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К О М П Л Е К Т Н Ы Е  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н Ы Е  П О Д С ТА Н Ц И И  М О Щ Н О С ТЬ Ю  Д О  2» 1000 к м  

БЕЗ Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  УСТ1Ю ЙСТВ 6 -1 0  кв Д Л Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  У С ТА Н О В О К

К О М П Л Е К ТН А Я  ТРА Н СФ О РМ А ТО РН АЯ  ПОДСТАНЦИЯ
М ОЩ Н ОСТЬЮ  630 ква

ХМ ЕЛ ЬН И Ц К О ГО  ЗАВОДА ТРА Н С Ф О РМ А ТО РН Ы Х  ПОДСТАНЦИЙ
{В С Т Р О Е Н Н А Я )

А Л Ь Б О М  Л ?44

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОСТАВ ПРОЕКТА ПОДСТАНЦИИ:

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЫ АЛЬБОМЫ №№i 9 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АЛЬБОМЫ NML 44

РАЗРАБОТАН «ЗЕЛЕН «  ДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ электрическая часты 
ПРОМСТРОЙЛРОЕКТ С̂троительная часты

ТЯЖПРОМЭПЕКТРОЛРОРКТОМ 

ПРОМСТРОЙПРОЕК ТОМ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
м(к:кв\ 1966
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ТИПОВОЙ П Р О Е К Т

407— 3—43

К О М П Л Е К ТН Ы Е  ТРАН С Ф О РМ А ТО РН Ы Е  ПОДСТАНЦИИ М ОЩ НОСТЬЮ  ДО 2*1000 к м  

БЕЗ Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  УСТРОЙСТВ 6 -1 0  кв Д Л Я  П РО М Ы Ш Л Е Н Н Ы Х  УСТАНОВОК

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
МОЩНОСТЬЮ 630 ква

ХМЕЛЬНИЦКОГО ЗАВОДА ТРАНСФОРМ АТОРНЫ Х ПОДСТАНЦИЙ
(ВСТРОЕН Н АЯ)

АЛЬБ О М  № 44

С Т РО И Т Е Л Ь Н А Я  Ч А С ТЬ

СОСТАВ ПРОЕКТА ПОДСТАНЦИИ:

ЗВ1ЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АЛЬБОМЫ шт. # 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АЛЬБОМЫ Н*Нк2. Ы

r j s -чн
шк:кв\ им
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1*. В. альбоме fe 44 дата рабочие чертежи строительно* части 
проекта встроенной комплектной трансформаторной подстанции мощно* 
сты> 630 ква Хмельницкого завода траясформаторных годстащцйи

Злевтрмгаская часть проекта разработана институтом Тяжпрож- 
элентропроек? в дана в альбоме * 9,

2 . Проект должен приниматься к строительству только после 
предварительного выполнения проектной работы го привязке его z 
конкретным условиям строительной площадка.

Цра привязке руководствоваться кроме указаний данного альбо
ма, также указаниями альбома 1 21 * Общие материалы*. Альбом 'Ш 21 
должен выдаваться на строительство одновременно с данным альбомом.

3. Проект предназначен для размещения помещения год станции 
у  наружной стеш внутри одноэтажных производственных зданий, в 
также в первых этажах многоэтажных зданий и этажерок, имеющих 
сетку колонн каркаса 6x6 и г  6x9 м.

4. Жентогаые <|ундаиеягы год стены выполнять из бетона марям
НЮ.

Сечение фундаментов к отметку заложения уточнять при при - 
вязка ? исходя кз Конкретных условий.

С внешней стороны фундаменте наружной стены, га уровне го
довая, заложгть ааземлитедь го проекту. Засыпку заземляющего про
водника производить грунтом га содержащим строительного мусора 
в злака, с уплотненней.

5. Приямки и каналы выполнять из бетона марки 100. Ирм бе
тонировании стен приямков и каналов заложить закладные марки и 
оставить гнезда по проекту, которые после монтажа стальных кон
струкций залить бетоном марки 200 на мелком гравии. ,

Оальаые решетки в маслосборных а а х  засыпать слоем грани 
то лщ и н о й  250 мм, крупностью 30-50 мм.

6* Газовые трубы для подвода кабелей прокладывать в про
цессе воаведения фундаментов под наблюдением электролонтажни- 
ю в. Трубы снаружи и изнустри покрыть битумным составом /  2 ч а
сти битума марки Ш ж I часть керосина/; на концы труб поста
вить деревянные пробки.

р?. Толщина стен 380 мм принята для всех климатических зон*

Кладку стен выполнять шш щравкахъ шш шшшаявто кирпича марки 
75 на растворе марго 2S. Шт щ ш я шшнщт гаашддь закладные эле
менты по проекту. Внугрвшга ловерлюиж eves выполнять с под
резной квот.

2а производственных тииещеньй катетеры! Г и Д в помещение 
подстанции должна быть слежала нормальная одностворчатая дверь.

Размещение двери на плане и включение ее в спецификацию 
осуществлять при привязке.

8. Каменные конструкции не рассчитаны па ведение кладки в 
аммвжх условиях методом замо ражим имя.

9. Гидроизоляционный слой ва отметке -  0,05 выполнять из 
цементного растворе состава 1:2 толщиной 20 мм.

10. Покрытием помещения подстанции служит покрытие /перек
рытие/ цеха, в который подстанция встраивается. В случае необхо
димости /при размещении подстанции в пролете, оборудованном кра
гам, при большой высоте цеха в д р ., над помещение подстанции мо
жет быть сделано свое перекрытие по индивидуальному проекту. При 
этом высота помещения в чистоте не должна быть ниже указанной в 
проекте. Толщина стен должна быть проверена на дополнительную на- 
груэддг.

. I I .  Пол в помещении бетонный из бетона марки, 200 с уклоном 
2% в сторону приямка под трансформаторы.

12. Внутренние поверхности стен и потолок белить известко
гож растворе*.

V* 13. Откосы проемов оштукатурить известковым раствором, цо
коль -  цементным раствором.

4  14. Ворота, жалюзийные решетки гаршнвать да ком АЛ-177 или 
эмалью XB-I25 /ТОСТ 10144-62/.

15. За отметку ^  &.Ш0 прията ш и тв а  пола цеха; планиро- 
гочяая отметка земля -  40*150.

/Ъсетеоя СССР

ш ш етрош ш аш
ТТгтрщгштая щлнагори ЖТП630/6-Ю 

Эмелыищзи© эянзода
" K i t e -
407-3-13 

Альбом №44
/7 Ptcctz3P Общие ужатого*

/Ърр=я w e -

V<fV75 -VV



16. Вентиляция помещения подстанции естественная. Приток 
осуществляется .ерез жалюзийные решетки,установленные в .ланей 
части стен и ворот; вытяжка через вытяжные шахты в верхней ча
сти стены, противоположной воротам.

Расчет вентиляции произведен при условиях, изложенных в 
пояснительной записке в альбоме X» 21 * Общие материалы".

Сечение шахт принять по таблице:
При высоте от пола подстан- от 3,6 до 4,8 и 0,9 м2
ции до верха покрытия цеха .от 4,В до 7,2 и 0,8 м2

от 7,2 до 10,8м 0,6 м2
При высоте от пола до верха покрытия более 10,8 м сечет 

аие шахт определять расчетом при привязке. Шахты должны выво
диться на I м выше кровли и накрываться зонтом.

В случае невозможности устройства вытяжных шахт, венти
ляцию осуществлять по индивидуальному проекту.

Тепловыделения трансформаторов обеспечивают поддержание 
в помещении температуры не ниже +5° при всех расчетных зимних 
температурах наружного воздуха.

17. Смета составлена в соответствии с положениями, издо
енными в пояснительной записке к альбому ft 2Г‘" Общие мате

риалы".
Объемы работ по фукдамеьгам и стенам условно подсчитаны 

по 3-м внутренним стенам на минимальную высоту, указанную на 
чертеже и должны быть уточнены при привязке1.

Объемы работ по наружной стене, включая фундамент, во-- 
рота, жалюзийные решетки и т .д . в смету не включены и должны 
быть учтены при привязке. Объемы работ по вытяжным шахтам с 
зонтами также в см*у не включ.ены.

ЧУ
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С « I  т  А
I  ТИПОВОЙ/ ПРОЕКТУ l! 407-3-хз на строительные работы встроенном 
вы ставди  ЕТП-630/Б-Ю Хмельницкого взвода

Сметная стойкость 1,43 тыс. руб.
Составлена в ценах 1955 г . для I территориального райо
на
Показатели: Стоимость:
сгроительн.объем з д . : 164,2 I м3 здания: 8.70 
Площадь застройки 51.3 I  м2 пл.застройки 27.86

№№ Обосн. 
пп един, 

сметн. 
стоим.

Колич.
един.
изм.

ЕД.
ИЗМ.

Стоим.
един.
изм.
в

руб.

Наименование затрат или 
работ

Общая
стони.

8
рус.

I  2 В 4 5 6 7

6. 1-043-0 
1.67-ж

34,9 м3 0,53 Отвозка оставшегося грунта 
от засыпки, автосамосвалами 
3,5 т . с отвозкой до 1,0 км.

18

I 2 8 4 5 € 7

А. Подземная пасть

I . 1-275-0
1.130-д

2. 1-006-0 
т.58-е

3. 1-204-0 
т . 120-6

4. 1-204-0 
. т . 120-6

5. 1-295-0 
Т.131-Д

50,0 м2 0,033

72,0 хЗ 0,142

8 .0 м3 0,524

45,1 м3 0,524

45,1 хЗ 0,056

Планировка площади застройки 
во данных внзировочным отмет
кам на глаз, в плотва грун
тах Б категории.
Разработка грунта П категории 
в котловане экскаватором с 
обратной лопатой в отвал в 
сухих грунтах.
Зачистка дна ж откосов котло
вана вручную с перемещением 
грунта транспортером.
Обратная засыпка сухого грун
та за стены внутри трансформа
торной с вереысщениеи пере
движным транспортером.
Уплотнение грунте пневмати
ческим трамбованием в грунтах 
В-1 категории.

2 7. 6-092-0 
Т.247-м

16,0 м3 17,70 Бетонные монолитные ленточ
ные фундаменты, из бетона 
марки 100.

283

10 8. 51-002-0 0,01 Т 89,90 Стоимость арматуры,уложен
ной над проемами в фунда
ментах из стали класса A-I

I

4
9. 7-313-0

Т.348-В
1,69 «3 16,554 Бетонная подготовка под 

приямки и каналы из бетона 
марки 100.

28

24 ГО. 6-184-0 
Т,255-д

8,21 мВ 13,10 Монолитные бетонные стены 
приямков и каналов, толщи
ной более 200 мм, из бето
на марки -100. '

157

В П . 50-300-0 р оте. т 206,0 Закладные детали 44



I 2 3 4 5 6 7

Ж г. 8-131-0 
т.296-6

0,120 т 19,90 Перекрыть приямок металли
ческими щитами / 2

13. Ценник I 
4.1 
П-120

0,120 т 172,0 Стоимость металлоконструк
ции щитов

21

14. 8-131-0 
т.296-6

0,07 т 19,90 Укладка металлических ре
веток в приямках транс
форматоров

Т1

15. Ценник I 
4.1 
П-125

0,07 I 152,0 Стоимость металлоконст
рукции решеток

II

16. 6-033-0 
Т.244- 
-В-Л

0,36 м3 17,90 Укладка сборных железобе
тонных балок весом до 
0,25 т

е

17. 50-002-1 0.36 кЗ 42,70 Стоимость сборных железобе
тонных балок прямоугольно
го сечения из бетона марки 
200, с расходом арматуры
121 кгД з.

■ 15

18. 6-047-0 0,14 
Т.245-А-Д

м3 17,60 Укладка сборных железобе
тонных плит над каналами, 
весом 0,063т.

2

19. 50-157-0 0,14 м3 41,922 Стоимость сборных железо- 8 
бетонных плоских плит тол
щиной более 5 см. из бето
на марки -200 с расходом 
арматуры 100 кг/мЗ
Цена: 41,20 + 0,722= 41.922

| 20. 51-006-0 0,035
1

т 81.80 Укладка заземления из ста
ли марки класса A-I.

3

! Б. Надземная часть

21. 5-028-0 
: Т.222-8

26,8 кЗ 18,0 Кладка гладких внутренних 
стен из обыкновенного гли
няного кирпича, при высо
те этажа до 5 ,0  м.

482

22. 7-338-0 
351-а

9,13 12 0,365 Горизонтальная гидроизо
ляция стен цементно-иэ- 
вестковын раствором слоек 
20 мм.

*3

12 -

I 2 3 4 5 6
J
1

23. 7-322-0 
т.348 
Зрим. 2

21,9 м2 0,27 Уплотнение грунта щебнем 
под бетонную подготовку

6

24. 7-313-0 
Т.348-8

2,63 иЗ 16,554 Бетонная подготовка из 
бетона марки -100.

25. 7-356-0 
Т.354-8

21,9 м2 0,718 Бетонный пол толщиной 
30 мм из бетона марки -?0р

т

26. 12-437-0 
Т.507-6

100,9 м2 0,024 Известковая окраска по
верхностей по кирпичJ ъ 
помещениях высотой до 
5,0 м

2

27. 8-134-0 
1*29?-*

0,18 т 10.35 Насляная окраска стальных 
конструкций

2

28. 8-134-0 0,108 т 10.35 То же закладных металл»- 
ческих деталей

I

1того: 1197

* 16,7 Накладные расходы на 
етрожтоньные работы

19<t

% 9,7 Накладные расходы не 
стальные конет рукник

3

1того: 13 94

% 2,50 Плановые накопленин 35

Всего 1425

. З Г £ Г - У /  ■ / ’
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ВЫБОРКА ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ
к типовому проекту fc 407-3-13

На строительные работы встроенной подстанции КТП-630/Б-Ю Хмельницкого завода

WJfl Ед. Количество Ш
Наименование ресурсов Ед. Количество

ЛП Наименование ресурсов об- в т.ч. ЕП общее в т.ч.
щее подзем. подзем.

часть часть

Затраты труда 28 Щебень каменный м3 0,9

i Разряд работы 3,2 ч-ди 0,3 29 Прочие материалы руб 9

? • * 3,4 ■ 1.9 Полуфабрикаты
3 ■ ■ 3,6 ■ 12,4 9,5 30 Бетон тяжелый М-75 м3 8.4 8 ,4
4 • ■ 3,8 ■ 12,1 11,6 31 .Бетон тяжелый М-100 а 20,7 18,1
5 ■ ■ 4,0 ■ 26,8

1.3
32 Бетон тяжелый М-200 а 0,7

6 * * 5,0 а 1.3 33 Раствор кладочный а 6,7
7 » * 4,2 а 13,8 13,8 34 Раствор цем. 1-3 в 0,2
8 • ■ 4,8 ■ 0,7 35 Раствор кладоч. цем.кэв. а 0,2 0,2
9 ■ * 5,5 а 1.2 1.2 36 Щиты опалубки м2 19,7 19,7

Механивищ Детали ж изделия
10 Автосамосвалы 3,5т м-сж *1 I 37 Стальные конструкции тн 0,2 0.2
-11 Краны бакенные Зт в 0.2 0,2 38 Железобетонные детали м3 0,5 0,5
12 Прочие машины РУб. 19 6
13 Трамбовки .пневматические м-см 0.7 0,7
14 Транспортеры ленточ. 5и а 2.1 2.1
15 То же, 15м а I I
16 Экскаваторы 0,5 м3 а 0,2 0,2
17 Экскаваторы с обратной 

лопатой 0,5 м3 в 0.3 о д
Материалы

18 Болты строительные КГ 6 ,  6 б ,Ь

19 Гвозди строительные КГ 7,3 7,3
20 Доски Шс 40-70 мм м3 0,2 0,2
21 Доски 1Ус 40-70 мм в о д о д
22 Известь для маляр.работ КГ 16,1
23 Кирпич красный тыс. 10,2
24 Краски сухие КГ 0.4
25 Краски тертые КГ 1.4
26 Олифа КГ ' 0.4 1
27 Проволока вязальная КГ 1Д 1Д |

S i  7-5 Ч1/

Типовой проект 407-3-13
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