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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. В альбоме № 29 даны рабочие чертежи строительной части 
проекта встроенной комплектной трансформаторной подстанции мощ
ностью 560 ква Армянского электромашиностроительного завода.

Электрическая часть проекта разработана институтом Тяж- 
промэлектропроект и дана в альбоме № 5.

2. Проект должен приниматься к строительству только после 
предварительного выполнения проектной работы по привязке его к 
конкретным условиям строительной площадки.

При привязке руководствоваться кроме указаний данного аль
бома, также указаниями альбома № 21 "Общие материалы". Альбом № 
21 должен выдаваться на строительство одновременно с данным аль
бомом.

3. Проект предназначен для размещения помещения подстанции 
наружной стены внутри одноэтажных производственных зданий, а
se в первых этажах многоэтажных зданий и этажерок, имеющих 

сетку колонн каркаса 6x6 и 6x9 м.
4. Ленточные фундаменты под стены выполнять из бетона мар

ки 100.
Сечение фундаментов и отметку заложения уточнять при при

вязке, исходя из конкретных условий.
С внешней стороны фундамента наружной стены, на уровне по

до,̂  заложить заземлитель согласно проекту. Засыпку заземляю
щего проводника производить грунтом не содержащим строительного 
мусора и шлака, с уплотнением грунта.

5. Приямки и каналы выполнять из бетона марки 100. При бе
тонировании стен приямков и каналов заложить закладные марки и 
оставить гнезда по проекту, которые после монтажа стельных кон
струкций залить бетоном марки 200 на мелком гравии.

Стальные решетки в маслосборных ямах засыпать слоем гравия 
толщиной 250 мм, крупностью 30-50 мм.

6. Газовые трубы для подвода кабелей прокладывать в процес
се возведения фундаментов под наблюдением электромонтажников.
и  бы снаружи и изнутри покрыть битумным составом /2 части би
туча марки Ш и одна часть керосина/; на концы труб поставить 
деревянные пробки.

7. Толщина стен 380 мм принята для всех климатических зон. 
Кладку стен выполнять из красного или силикатялгл киспича марки 
75 на растворе марки 25. Во время кладки заложить закладные эле
менты по проекту. Внутренние поверхности стен выполнять с под
резкой швов.

Из производственных помещений категорий Г и Д в помещение 
подстанции должна быть сделана нормальная одностворчатая дверь.

Размещение двери на плане и включение ее в спецификацию 
осуществлять при привязке.

8. Каменные конструкции не рассчитаны на ведение кладки в 
зимних условиях методом замораживания.

9. Гидроизоляционный слой на отметке - 0,05 выполнять из це
ментного раствора состава 1:2 толщиной 20 мм.

10. Покрытием помещения подстанции служит покрытие /перекры
тие/ цеха, в который подстанция встраивается. В случае необходи
мости /при размещении подстанции в пролете, оборудованном краном, 
при большой высоте цеха и др./ над помещением подстанции может 
быть сделано свое перекрытие по индивидуальному проекту. При этом 
высота помещения в чистоте не должна быть ниже указанной в проек- - 
те. Толщина стен должна быть проверена на дополнительную нагрузку.

11. Пол в помещении бетонный, из бетона марки 200 с уклоном 
2% в сторону приямка под трансформатором.

12. Внутренние поверхности стен и потолок белить известковым 
раствором.

13. Откосы проемов оштукатурить известковым раствором, цоколь 
- цементным раствором.

14. Ворота, жалюзийные решетки окрашивать лаком АЛ-177 или 
эмалью XB-I25 /ГОСТ 10144-62/.

15. За отметку ^0.000 принята отметка пола цеха; планировоч
ная отметка земли -0,150.

Гесс т р с н 'ссср Встроенная подстанция 
Ш  560/6-Г0
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16. Вентиляция помещения -■ чии естественная* Притом 
осуществляется через жалюзийные -к й , устанем ;у?гые в ниж
ней части стен и ворот; вытяжка черча вытяжные шахты в верхней 
части стены, противоположной воротам.

Расчет вентиляции произведен при условиях, изложенных в 
пояснительной записке в альбоме N° 21 "Общие материалы".

Сечение шахт принять по таблице:

При высоте от пола под
станции до верха покры
тия цеха.

от 3,6 до 4,8 м 
от 4,8 до 7,2 м 
от 7,2 до 10,8 м

0,9 м2 
0,8 м2 
0,6 м2

При высоте от пола до верха покрытия более 10,8 м сече
ние шахт определять расчетом при привязке. Шахты должны вы
водиться на I м выше кровли и накрываться зонтом.

В случае невозможности устройства вытяжных шахт, венти
ляцию осуществлять по индивидуальному проекту.

Тепловыделения трансформаторов обеспечивают поддержание в 
помещении температуры не ниже +5° при всех расчетных зимних тем
пературах наружного воздуха.

17. Смета составлена в соответствии с положениями, изло
женными в пояснительной записке к альбому № 21 "Общие мате
риалы".

Объемы работ по фундаментам и стенам условно подсчитаны по 
3-м внутренним стенам на минимальную высоту, указанную на чер
теже и должны быть уточнены при привязке.

Объвмы работ по наружной стене, включая фундамент, ворота, 
жалюзийные решетки и т.д., в смету не включены и должны быть 
учтены при привязке. Объемы работ по вытяжным шахтам с зон
тами также в смету не включены.
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