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В едом ость рабо чих Ч е р те ж е й  основного  

К о м п л е к та

•Лист И а и м е но В а н и е примечание
/ Общие данны е (н а ча ло)

2 -е Общие данные ( продолУсение)

7 Общие данные ( окончание)

8 Тепловая изоляция полносборными
конструкциями: Общий Вид

9 Тепловая и зо ля ц и я  полносборны м и
Конструкциями. Узлы , разрезы

ю -н Тепловая изоляция полносборны м и

конструкциями. Схема раскладки

панелей , узлы , разрезы
fa БандаУси. Схема приварки; Разрез Л - Л
/э Бандажи. У зль}7 разрез Б -Б ,  Виды
<ч Тепловая изоляция крыши.

Общий вид
/S-IB Тепловая изоляция крыши-

Узлы, разрезы

11 Д е та ли  приварные. Схема размещ ений

на крыше

18 Д е та л и  приварные. У з е л L t разрезы
19 Тепловая изоляция лю к а  - лаза
го Тепловая и золяция тр уб о п р о  в о д а

Типовой проект разработан в соо тветстВи и с 
действующими нормами и пробил и ми и предус
матривает мероприятия, обеспечивающие ВзрыВ 
ную,Взрывопожарную и по Ус ирную безопасность 
бака- аккумулятора В части тепло Вой изоляции

Главный UHofceHep проекта
Ь м  /б, Ч .  во  Коп Ср^

В. В. Попова
Пров-

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и  Л  о г о  е т ь /х  

д о К У  м е н т о В

Л и с т Н а и м е н о в а н и е Примечание

г ( Схема организации р а б о т  по м а н та -

Усу изоляции с прим енением  крана

с м к -7  и Л Г П - 1 8 . План
г г Схема о р га ни за ци и  р а б о т  по мон-

т а у с у  изоляции с применением крина

СМ К -7  и М П - {8- ви д  Я - Я
23 Порядок м о н та ж а  панелей  на цилинд

рической стенке
гч Схема пооперационной у с та н о в к и

одной п а н ели  на цилиндрической
с те н к е

25 Узел Л . В и д  / -/
Узел Б. Вид  2 -2

26 Схема п о гр уз к и  полносборны х конст-

рукций на а в то м а ш и н у  З И Л -130- 75
27 К алькуляций  тр удо в ы х з а т р а т

( Цилиндрическая стенка)
_ г8 Гаасрцк производства р а б о т

(Цилиндрическая с тен к а )
29 Кал ькул Я ция тр у д о в ы х  з а т р а т

30

(Крыша)

График п р о и зв о д с тв а  р а б о т )

(Крыша)

ИнВ.д?

Обознацение Наим енование Примечание

Ссылочные докум енты

Типовой п р о е к т Теплоизоляционные к о н с т -

рукциц. Д е та л и

Прилагаемые документы

ТИ Ш  ■ Of Элем ент банда Уса

Тип Т
т и ш -  о г Э лем ен т бандажа

Тип n

т и Ш  -о з Уголок направляю щ ий

ТИШ  -  оу Сегмент стЯУсчого бандажа

ТИ Ш -0 5 Сегмент стяУсного бандажа

ТИ Ш -0 6 ПолучрутлЯр
ТИ Ш -0 7 ПоЛусрутляр

ТМ \  - 08 бандаэк с прЯУскои
ТИШ -  09 Скоба

т т \  - /0 Уголок
ТИ Ш -Н Р е ш е т Га

ГИП Попова
Н. контр-
l» / W ii  л ~1 .Г?

Чернова
г т с т у .  ОТО

Гл.Конегр
Анбробенко
Попова

Лисенкова
Ведчю/с бчкчнова

905-9-М сп86ТИ 1

Бак-аккумулятор горячей 
Воды емкостью 

5 тыс, куб- м

стадия

Общие данные 
(начало)

Лист Листов
30

ВНипи
ТЕПЛОПРОЕКТМоскВа
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УслоВные обозначения и и зо б р а ж е н и я

И  аим еноВание

Полное Сокращенное

Конструкция теплоизоляционная полно-

сборная панельная КТПП

Конструкция теплоизоляционная полно-

сборная панельная прикарнизная к тп п -п

Толщина изоляции биЗ.

Наружный диам етр трубопровода Drop

Наружный диам етр  ерланца Л<рл.

М оты  мин ерало В а тн ы е  прошиВные 
с обкладкамц из проВолочной сВарной 
сотри с к В а д р а тн ы м и  ячейкам и  
И 2125/05 о д в у х  с то р о н

Кирпич КР 1 0 О

раствор ц е м е н тн о - песчаны й

Ц с х о д н ы е  д а н н ы е

Рабочая документация теплоВой изоля
ции бака ~ аккумуля тора горячей Воды ем
костью 5  тыс. куб. м для работы В сис
темах цент рализованного т еплоснабж е
ния разработ ана по плану типового 
проектирования на 1989 год, утвержденному
п о стан ов лен ием  Госстроя  СССР о т  18. 11 83г.

Ы 303, раздел уп позиция УН Я. № В соотВетст-

Проё. 7П7аЦ /£. V. э о г- Но».Срл

Вии с те х н и ч е с к и м Заданием, утвержденным 
начальна Ком ГлавНИИ Проекта Минэнерго СССР 
2% 03.8р.

К онструкция бака- а к к у м у л я то р а  приня
т а  по чертежам и н с т и т у т а  ЦНИИ П роект-  
стальконструкция Изоляция тр уб о п р о в о д о в  

заполнения и расхода Выполнена н а  у ч а с тк е

расчетной те м п е р а т у р о й  окружаю щ его В оздуха  

минус30°С(среднегодоВой т е м п е р а т у р о й 5 сс) при
н я т а  по с т о и м о с т и  д ля  Ц ен трально го  экономи
ческого райо на -  3 ,lp/ГДЫс.

И а осноВонии технико- эконом ических расчетов  

и н о м е н к л а тур ы  тепл сиз оляц  ион н ы х  к о н с т 
рукций п р и н я ты  следую щ ие то лщ и н ы  изоляции:

9м и перелиВного тр уб о п р о в о д а  на В ы соту  

£л1 В с о о т В е т с т В и и  с ук а з а н и я м и  ВНИПИ  
Энергопрома, изложенными В письме ы 13- 1471 
о т  0409 84.

Р а зр а б о тк а  рабочей до к ум е н та ц и и  т е п 

лоВой изоляции Выполнена на осноВании к о н с т 
руктивных. решений, п р и н я ты х  В у т в е р ж д е н 
ном проекте т е п л о В о й  изоляции бака -  акку

м уля то р а .
Бак- аккумулятор уста на Вли Веется на 

открытом Воздухе /В различных климати
ческих районах. Расчетная температура 

Окружающего Воздуха минус 50 и минус 
Ч0°С, Максимальная температура горячей 
Воды В баке-аккумуляторе 95 °с, минимальная 

60 V.
О б щ и е  у к а з а н и я

Расчет о п тим альн ой  экономически обосно
ванной толщ и н ы  те п ло и зо ля ц и о н н о й  К о н с т р у к 
ции произВеден по м и н и м ум у приведенны х  

з а т р а т  с у ч е то м  с т о и м о с т н ы х  показателей на  
теплоВую энергию, предложенных Госпланом СССР ( пись
мо Госстроя СССР Я ИИ - 999849/5 о т  6. 09-84г). 

Стоим ость теплоВ ой  энергии п р и н я т а : 
д ля  Климатической Зоны с р а с ч е т н о й  т е м п е р а 
т у р о й  окружаю щ его В оздуха минус 9о°С ( средне

годовой тем пера т у р о й  0°с) п р и н я та  п о  С то и м о с 
т и  для  Западно-Сибирского экономического  
р а й о н а -2,67р/ГДЖ ; для клим атической Зоны с

для цилиндрической с те н к и  - SO мм 
для крыши  - 60 мм

К онструкция т е п л о В о й  и золяции  о бес пе 
чи В оет сохранение температуры Воды В баке- акку

м уляторе В пределах не ниже 58°С при начальной 
температуре 60°С и om cym cm Buu разбора  
Воды В те ч е н и е  12 ч, при р а с ч е тн о й  т е м 
пература окруж аю щ его В оздуха  минус 30 и 

минус Ц0°С и м ин и м альн ом  З а п олн ен и и- 
Теплотехн ически е  характеристики  бака- а к к у

м у л я т о р а  приВедены  В т а б л и ц е

Наименование п о к а з а т е л я
Расчетная температура, °С
минус 3D | минус 9о

Поверхность изоляции цилинд
рической стенки, м 2 86/

Поверхность изоляции крыши, м г 918
Площадь днища, м г 919

ТеплоВой поток е цилиндри
ческой с те НКЦ В т 13200 /Ч500

Тепловой п о то к  с Крыши, В т 99900 55900

ТеплоВой поток с днища, В т 9000 10000

Суммарный теплоВой поток , В т 72100 2О90О

/количество теплоты, Выделяемое с 
поверхности изоляции и днища за 12ч, Kfak

з н о го о 3t/77S00

Начальная температура воды, °С 60 60
расчетная температура Воды 
через 12 ч. 58,5 58.9

П р и ё я з а н :

ЦнВн9

ГИП
' Н. КОНТР
. Нач.отд- 
!?■ К0НС7- 
Рэкгр. 

_ Ст анок 
Шэкен

Попова
Чернова
йчБроВенко
ПопоВа

Лисен/соёа
КозяВкина
XfxtnoBcf

ПоЦгь

9 0 5 - 9 - Н сп,8 6 Т И /

бак-аккумулятор го- 
рячей ьоды емкостью 

5тыс. куб м

Стади%Лист Листов

Р 2
Общие данны е  
(  продолжение)

ВНмПИ
ТЕППОПРОЕКГМоскВа

г т ъ -о в  5
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б качестве тепловой изоляции цилиндри
ческой стенки бака- аккумуляторе/ предусмот

рены полносборнь/е конструкции полной завод
ской еотовности, позволяющие повысить 

степень индустриализации монтаж рад от.
Тепловая изоляция крыши предусматривает-

0осооС

о я длинномерными Матами с покрытием алю
миниевыми листами.

По данным нормативно- исследовательскоеи

станции применение Конструкций полно
сборных панельных позволит снизить затра

ть/ т руда при монтаже тепловой изоляции 
на /2  чел.-дня на ^/Ч>3 теплоизоляционных конс
трукции/, что соответствует снижению сто

имости М онт аж а на  /О. 6р. Экономический/ эф
фект за счет снижения трудозатрат на

Монтас/с бака- ехккумулятора составит Иг4р. 
Рабочей/ документацией/ предусмотрена

приварка деталей/ для Крепления тепловой
изоляции. Эти/ детали изготовляются на 
заводе- изготовителе бака- аккумулятора,

поставляются заводом вместе с металло
конструкциями и привариваются при монтр- 

э/се aakef- а  Ккумулято ра.
Н агрузка  т е п л о в о й  изол яц ии  на  ст енку  

и  кр ы ш у б а к а -а к к у м у л я т о р а  не превы ш ает  450 По.

В локальных сметных расчетах предусмотрен

> коэффициент уплотнения для матов мине
раловатных прошивных марки ЮО равный id  и 

учтена стоимость механизмов для производст

ва/ теплоизоляционных работ,а также сто

имость

ооа

пр ив и р к и  и окпаски К р е п е ж н ы х  д е т а л е й .

5

Организация работ по теплоьой изоляции 
5а к а- аккумулятора.

Проект предусматривает весь комплекс; работ по 
тепловой изоляции бака- аккумулятора?

ОреаНизацчонно-технические решения} 
методы м о нтаж а;
устройство средств подмащивания; 
подъемно-транспортные работы.

б проекте приведены:
Схемы организации работ по монтажу тепловой изоляции; 
по рябок монтажа теплоизоляционных конструкций.
бедомость потребности механизмах, приспособлениях и 
инструменте> ведомость трудовых затрат. 
с?расрики производства работ; 
калькуляция трудовых затрат.

Условия поставки, транспортирование и приобъектное 
хранение теплоизоляционных изделий и конструкций

бее изделия U к о н с т р у к ц и и  от  з а в о д а - и з г о 

т овит еля до прирельсовых баз с у  пост авляю т ся в

железнодорожных вагонах, а от прирельсовь/х баз 
до мастерских производственных баз су автотран
спортом. Если завод-изготовитель расположен от 

производственных баз су или объектов монтажа 

Конструкций на расстоянии 150-20о км, то 

доставка теплоизоляционных изделий и конструк

ций осуществляется автотранспортом.
быгрузка и погрузка изделий и конструкций 

на прирельсовом складе производится коанами 

соответствующей грузоподъемности. L/зделия и 
Конструкции поставляются в упаковке завода- 
изеотовителц и промаркированными. Маркировка 

должна соответствовать■ для изделий- стандарту,для 
Конструкций полносборных панельных- настоящему

При транспортировке изделия и конструкции 
укрываются полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Хранение изделий и конструкций на прирельсовом 
склс/де и на производственных базах СУ должны осу
ществляться в условиях предохраняющих их от ув
лажнения.

Подгот овка к производству работ.

До начала монтажа изоляции выполняются сле
дующие подготовительные работы.

Очистка площадки в зоне производства работ от 
строительного мусора и остатков материала;

Заготовка и комплектация теплоизоляционных 
конструкций В мастерских производственно й базы
В объемах потребных для изоляции бака-аккуму
лятора;

дост авка Конст рукций  К М ест у Монтао/сс/.

Монтат тепловой изоляции.
Бс/к-аккумулятор до монтспна изоляции должен 

быть полностью смонтирован. На цилиндрической 
стенке и крь/ше бака-аккумулятора должны быть при
варены крепежные детали, поставляемые с за  до да из
готовителя. Смонтированный до/К-С/ккуМулятор 
должен быть испытан & соответствии с 
действующими техническими условия ми.

Ни производство теплоизоляционных работ долж
но быть получено разрешение.

Перед установкой изоляции поверхность бака- 
аккумулятора должно бь/ть окрашена.

Монтаж тепловой изоляции предусмотрено 
выполнять о помои/ьно механизированных средств 

по дмащиванид.
Монтаж изоляции оака-аккумулятора ведет

ся последовательно. В начале производится мон
таж панелей цилиндрической стенки, затем 
изоляция крыши.

П р о е к т у .

От производственных баз су до места монтажа из
делия поставляются в поддонах ППС-05 Г, а панель
ные конструкции в поддонах с укладкой на машину

9 0 3 -S M 4 e n  SG ТИ  /

ЗИМ-/30. Схему 
листе 26.

загрузки автомашины смотри на 
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изоляция цилиндрической стенки бака- аккум у
лятора Зыполняется с подъемники гидравлическо
го ЯГП-18 с подачей  панелей к. месту навески.

8р  у зо подъемным крином СМК-7 или другими грузоподъем
ными Кранами соответствующей характеристики по 
еруэоподЪемноети и вь/соте подъема.

Разгрузка панелей, доставленных на объект авто-

Подъем теплоизоляционных изделий на крышу про
изводится геми же механизмами, что и для изоляции 
цилиндр и чес ко с/ стенки.

Теплоизоляционные изделия для изоляции крь/ши по
ст авляю т ся в объеме превы ш аю щ ем и х  см е н н о й  
пот ребност и.

Монтеуж теплоизоляционных конструкций крыши

Техника безопасности и 
противопожарные мероприятия

-\. Все работы по тепловой изоляции 

должны производиться в строгом соответст

вии  со СНиП щ -4 -so  „ Техника безопасност и  

& строительстве и в частности следующих:
маш иной ЗИЛУЗО производится одновременно с ах нонт а- выполняется, начиная от края К р ь /ш и  к  центру с полным разделов
эр ом на  объекте. Подъем панелей осуществляется с по
мощью стропа за петли панели в верхнее/ ее части 
смотри лист  25

Конст рукции полносборные панельные постав
ляются к месту монт а та 8 количестве не пре
вы ш аю щ ем сменной потребности.

6  целя* обеспечения безопасности работ  по 
монтажу панелей, в связи с работой крана 
СМК-7 и подъемника ЛГП-18 в опасной близости 
одного от другого, работ а этих механизмов 
производится в следующем порядке■

б начале &ь/полнрется подъем краном панели на задан
ную высоту. 8 эго время ЛГЛ-/8 должен находиться от 
нее на расстоянии не менее 2м. Затем кран  о пане
лью медленно приближается к месту проектного по
л о ж е н и я  панели,а рабочий с помощью от т яж ки  из 
пенькового ка н а т а  удерж ивает  панель от раска
чивания. После этого е работ у вступают рабочие 
а количестве 2-х человек, находящ иеся & люлькеЯГП-18. 
Они Направляют панель к месту м онт аж а, освобож
даю т  ее от ст р о п а  и уст анавливаю т  е  проект
ное положение. Последовательность выполнения опе
раций по уст ановке одной панели п р и в е д ен а  на  
листе  24.

Как то л ь ко  панель будет смонти рована, люлька 
лодъ&мника ЯГП-18 должна быть отведена от цилинд
рической стенки бака-аккумуляторы. Затем произво
дится аналогично м о н т а ж  последующих панелей

Установка панелей зь/полняетсд, начиная с нижнего 
горизонтального ряда вертикальными рядами, снизу вверх.

О к а ж д о й  стоянки ят -18 монтируются 8 панелей, 
расположенных  в 2* смежных вертикальных рядах. Схему 
раскладки панелей и порядок их м о нт аж а смотри 
лист 23.

Состав бригады при выполнении теплоизоляционных 
работ 6  чел. в том числе2 чел.-на монтаже панелей, 2 чел
на строповке, 2 чел.-машиниста ( нс/ кране и автогидропогрузчике).

L/золяция Крыши начинается после завершения изоля
ции цилиндрической стенки бака- аккумулятора.

ПроЬ: ТЧСЦЦ IЧ . У. ̂ 0/ПЬеЯй*у>,

окончанием  Монтажа их на Каждом рабочем  участке 
(секторе или  ас/хват ке).

Ь целях обеспечения безопасности работ при 
устройстве изоляции по краю  крыши бака-аккумуля
тора теплоизолировщики, монтирующие их, обязаны 
закрепиться монтажными поясами К ограждающим  
К о нст р укц и ям  крь/ши.

Схема производства работ по изоляции крь/ши при
ведена на листах.21, 22.

М онт аж  изоляции крь/ши выполняется бригадой изо
лировщ иков Ъ количестве 5 человек.

Мероприятия по обеспечению качества 

теплоизоляционных конструкций  

при изготовлении и монтаже

6 процессе заготовки т еплоизоляционны х  
конструкций и их м онт аж а, особое вним а
ние следует обратить на следую щ ие  
сракторь/:
1) применение изделии/ возможно в сухом состоянии;
2) материалы для производства теплоизоляционных 
робот хранить в условиях,не допускающих их ув

лажнения и коррозии;
3) необходимо обеспечить плотное прилегание из
делий к изолируемой поверхности и между собой;

б случае выпадения атмоссрерных осадков 
до время монтажа теплоизоляционный слой следует 
Укрывать полиэтиленовой пленкой или други
ми влагозащитными материалами, закрепив  
их проволокой к закладным деталям, распо
ложенным на поверхности резервуара;
5) т еплоизоляционны е работ ы  производить 
при отсутствии осадков.

Привязан

UHB.jJ<1

С Н и  П :

Раздел 1 ~ Общ ие п о лож ения

Раздел  2 ~ Организация ст роит ель

н о й  площ адки, участ ков  
р а б о т  и рабочих мест,

пп.гм- г .зз ; 2.4- г.ьз

Раздел 3 — Э ксплуат ац ия строитель
ных машин.

Раздел 4 ~  Эксплуатация технологи

ческой оснастки и инст ру

м ент а ПН.*/.!- 4.12} 4.17- 4.22. 
Раздел S ~~ Транспортные работы  

пп. 5 -1 -5  2} 5./5.

Раздел 7 — Погрузочно- разгрузочны е р а 

бот ы  п.п. 7. У-7-6.

Раздел 12 ~~ М онт аж ны е работ ы  
ПЛ. 12.1-12.5) 12.11.-1212)

12.15 -1 2 .П

2  Дополнительно необходимо осущест

вить следую щ ие мероприят ия  

-/) до начал а  раб от  все рабочие должны  

пройти инструктаж о прав и л ах  безопасного 
ведения работ составлением о т ом доку

м е н т а ;

гнп
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При вклю чении в  ранее проинструктированны е  

бригады новых рабочих, а  т а к ж е  при переводе р а 

бочих на другую  р а б о т у ,  д о л ж е н  в ы т ь  

произведен и н с т р у к т а ж  и х  8 и н д и в и д у а л ь 

ном порядке;

г ) рабочие, р а б о т а ю щ и е  на в ы с о те , 

должны  п р о й ти  м едицинское о с в и д е т е л ь с т в о 

вание а п о л у ч и т ь  право р а б о т ы  н а  вы

с о т е ;

3) на р а б о чи х  м е с т а х  д о л ж н ы  б ы ть  

вывешены п р е д у п р е ж д а ю щ и е  об о п а с н о с т и  

п л а к а т ы , а н а л о г и и н ы е  п л а к а т ы  д о лж н ы  

б ы ть  вы веш ены  во всех о п а с н ы х м е с т а х :  

на п ер ехода х через д е й с т в у ю щ и е  ж е л е з н о 

дорожны е п у т и ,  в ра й о не  р а б о т ы  п о д ъ е м  -  

ны х к р а н о в  и др. Р а б о чи м  р а з р е ш а е т с я  

п о л ь з о в а ть с я  т о л ь к о  у к а з а н н ы м и  а д м и н и 

с т р а ц и е й  п р о х о д а м и  и л е с т н и ц а м и ;

4) у  м е ха н и зм о в  долж н ы  б ы ть  вы в е

шены и н с т р у к ц и и  д л я  о б с л у ж и в а ю щ е го  

персонала, а т а к ж е  для  д е ж у р н ы х  слесарей, 

производящ их о см о тр  и р е м о н т ;

5) все р а б о чи е  д о лж н ы  б ы ть  с н а б ж е 

ны  з а щ и т н ы м и  каскам и, р а б о т а ю щ и е  на  

вы со те  -  и с п ы та н н ы м и  п р е д о х р а н и т е л ь н ы м и  

поясам и;

6) при производстве р а б о т  необходим о  

вести  п о с то я н н ы й  н а дзо р  За и сп р а в н о стью  

всех м е х а н и зм о в , з а х в а т о в , с и г н а л  и з  а  ц и и ,  

по д ъ е м н ы х гр у з о в ы х  тр о с о в ;

l )  все виды р а б о т ,  производим ы е при 

и зо ляц и и  р е з е р в у а р а  в ы п о л н я ть  со с т р о г и м  

соблюдением правил пож арно й  б е з о п а с н о с т и  

при п р о и з в о д с т в е  с т р о и т е л ь н о -м о н т а ж  ны х  

р а б о т  Г У  П О  М 5 Д  СССР, с о гл а с о в а н н ы х  Г о с 

с тр о е м  СССР.

об. t-f ̂  Ч ' Эо г  Коп.KjotH-jjХа—

Ведомость объемов теплоизоляционных работ

Ц илиндрическая с те н к а
К ры ш а

7

№
л/л Наименование ра б оты

Ед.изме
рения

Коли
чество Примечание

/ Изоляция конструкциями те п ло -
изоляционными полносборными
панельными КТПП м3 5 0
Изоляция конструкциями те п л о -
изоляционными полносборными
панельными прикарнизными КтПП-П м3 16,3

2 Изоляция матами м инералобат-
ными прошивными в обкладке
из проволочной сварной с е т-
Ки N<42.5/05 MS 3.3

3 Изготовление и установка покры-
ти я из алюминиевого листа то л -
ициной 1мм мг 50

У Оштукатуривание поверхности
кирпича цементно-песчанным
раствором м3 1.76

5 Установка гидроизоляционною
слоя из рубероида РКП -350А мг г г

6 Изготовление, приварка и
установка металлоконструкций
(элементов стяжного бандажа,
скоб, захватов) из углеродис -
той стали кг 310

7 Окраска металлоконструкций л а -
ком БТ-511 за 3раза мг 40

8 Изоляция нижней части бака-
аккумулятора кирпичом
керамическим обыкновенным м3 г. 4

Объем основного изоляционного
слоя м3 и

Привязан

Инв. Ns

Н°
п/п Н аи м е н о в ан и е  р а б о т ы

Ед.
изме
рения

Коли
чество Примечание

1 Изоляция крыши бака -  аккум уля-
то р а  м атам и минераловатны м и
прошивными в обкладке из с е т -
ки проволочной сварной У°12.5/о 5
с двух сторон м ъ гь.э

г Изготовление и ус та н о в к а
покры тия, из алю миниевого
л и с т а  то л щ и н о й  1мм м г 415

3 И зготовление и у с та н о в к а

проволочного каркаса м г 350

4 Изготовление и установка м е та л -
локонструкций из углеродистой
cm а л  и кг 650

5 Изготовление и установка м етал-
локонструкций из алю миния кг 13

6 Окраска м е т  а лл  оконструкц и и
лаком  57 -57 7  за  Z р а за м г 130

Объем основного изоляционного
слоя М3 24.9

ГИП
H.KQHW
Нач.отд.
Гл.техн.
Рук, гр.
Cm.чиж
С/п.иНЖ,

Попова
Чернова

Дивровгнко
Попова
Лисенкова
Козявкина
Ковыкенко

303 - S -  Men 86 Г  H i

Бак-аккумулятор го
рячей воды емкостью 
V 5 тыс, куб.м_____

Общ ие данны е  
(  Продолжение)

Стадия Лист Листов

_ ВНИЛИ 
ТЕПЛО ПРОЕКТ 

Москва.
Z1663-0S 8
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В е д о м о с т ь  п о т р е б н о с т и  6 м е х а н и з м а х ,  
и н с т р у м е н т  е и с р е д с т в а х  по д  м  а щ и 6 а н  и я

Н а  и м е н о в а ние, 
т и п , марка

Обоз на ч ение  
док ум е нта

И з г о т о в и т е л ь Коли
чество

Средства транспортировки издели й  и к о н с тр у к ц и й

Поддон для  перевозки 
конструкций полносворных 
панельных, turn.

Альбом Г л и с т  
данного проекта —

10

Поддон специальный для 
перевозки те п ло и з о ля 
ционных м а те р и а ло в  
Q -500кг[V- / м3)ППС~0,5Г, ш т

N К Б -403 
ВНИПИ Теплопр о ект

—

Z4
Автопогрузчик 40ZZ, ш т — Завод автопогрузчиков г. Ереван i

Машина Портов а я 
ЗИМ 430-16, ш т

Т У  31. 001.426-16 Московский автомобильный 
за8од им. И. А. Лихачева. Z

Г р у з о п о д ъ е м н ы е  м е ха н и зм ы
Кран гидравлический  
ГМ К П -З гО , щ т

Проект ПКК 
Строцмеханиз ация

Мытищинский опытно-ремонт, 
но-механический завод, тр е с 
т а , .  С трои  механизация" Z

Кран а втом обильны й  
СМК-7, Q-7,5m, ш т

— Ивановский механический 
завод 1

Стропы грузовые, ш т т у з е - г о з г - п Георгиу - Дежский завод 
М3 и МК

Z

С р е д с т в а  д л я  п о д м а щ и  ва н ия
Подъемник автомобильный 
гидравлический АГП-/8, шт.

ЗКТИ М о нта ж - 
строймеханизацця

Трест С тройм еханизация 1

Монтажный инструмент и приспособления на монтаже основного слоя изоляции

Нож дисковый У Д -Н О  , ш т ТУ36-гЪ99-81 Ленинградский механический 
завод треста Союзтеплострой Z

Щуп для замера толщ ины  
изоляции, шт.

№36446 
ВНИПИ Теплопроект

—
Z

кусачки для теплоизоля
ционных работ, ш т

тузб-1эгг~7б Ленинградский механический 
завод треста Союзтепло строй 3

Р у л е тк а  измеритель 
металлическая РЯ(~2, ш т

Г0СТ750г-80 — г

На м о н т а ж е  покровного слоя изоляции
Машина ручная сверлильная 
электрическая ИЭ-/038, ш т ГОСТ 8524-80

Назрановский завод 
электроинструм ент, ш т 3

Инструмент для односто
ронней клепки CTJX-5Z6, шт.

Проект СДТвгШОМт. 
ВНИПИТеплопроект 4

Дрель ручная 8ДР-00, сит — гор/говский, машиностроитель- ныи завод им. C.M. Киьова. 4

И рг. ТГД л /¥ - 9&г- /а h. koiKf/o^

На им енование, 
ти п , марка

Обозначение
док ум е нта

И з го то в и те л ь Коли
чество

Отвертка слесаря о-монтаж
ная, ш т.

ГОСТ 17133-71 Горьковский завод электромон
тажных инструм ентов  
Главэлектром онтаж а

4

И н с т р у м е н т ,  с т а н к и  и механизмы д ля  з а го то в к и  
м е та л л о п о к р ы ти й  в м астерских

Механизм для резки 
л и с та  СТД 9 А, ш т

ТЦ 3 6 - !525-77 Механический завод Н°3 
т р е с т а  „ С а н т е х д е та л ь /

Механизм для вальцевания 
царг С ТД  /4, шт.

ТУ  3 6 - Н91-85 То Же 1

Механизм сральцеосадоч- 
ный СТДВ8, ш т.

Т У 3 6 - 1198-83 и /

Механизм сральцепрокат
ный СТД /6А, ш т

ТУ 36- 1610-82 и /

Универсальная приводная 
зиг -машина УЗМ-1,5П-15,шт

Т У 36 - 789 -76 Ленинградский завод 
тр е с т а  „Союзтеплострой /

Кранкогибочный станок  
КГС -1.5* WOO, ш т

N - 31143 
ВНИПИТеплопроект /

Ножницы рычажные при
водные ПРНГ-/,2*1500-73, ш т

Т У 36 -/976 -76 Ленинградский завод  
т р е с т  а „ Союзтепло строй /

Ножницы ручные э ле к т 
рические ИЗ-5405, шт.

ГОСТ 20524-80 Р остов ски й  завод  
„Э л е к т р о и н с т р у м е н т " /

Машина ручная сверлиль
ная электрическая  
ИЗ -tZ0M3, ш т

Г0СТ85 24-80

/

ЭлеКтрозаточной станок 
ИЗ -Э703Б, ш т

ТУ-22-4796-80 Даугавпилский завод 
„Э ле к тр о и н с тр ум е н т " /

Ножницы прямые, ш т Т У  36-19/7-76 Ленинградский механичес
кий завод г

Ножницы ручны е  
лекальны е левые, ш т

Т У 36 - 764-76 То же Z

Ножницы ручные 
лекальные правые, ш т

Т У  3 6 -7 6 4 -7 6 ■■ 4

S 0 3 - 3 - /4 с п 8 6  Т И Н

ГЙП Попова Подпись
Привязан Н. Контр. Чернова Вак-акки ми л я  т  ор Стадия Лист Листов

вач. отд. Яков горячей бовь1 емкостью 
' 5тыс. кув. м Р 6Гл.техн ГорЪачев

Ъ*-гр. Новикова Общие данные 
( продолжение)

ВНИПИ
ТЕПЛОПРОЕКТ

Москва.
Стин* Арзамасова

Инв.Яе Инне. Порохана
2/663-05 3
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V/

И а и м е н о в а н и е / 
т и п ,  м а р к а

О б о з н а ч е н и е  
д о к у  м е н та И з  г о т  о б и те л ь

К о ли 
чество

И н д и в и д уа ль н ы е  с р е д с тв а  з а щ и ты

Каски защ итны е, ш т ГОСТ tZA 091-80 — 5
Очки защ итны е, ш т ГОСТ 12. А. 003-80 — 5

Р е с п и р а то р  Ш Б Ч  

(, Л е п е с то к  ", ш т

ГОСТ 12.4.028-76

— 5

Рукавицы брезентовые, ш т ГОСТ<2А 0/0-75 — 5

Пояс предохранительный, ш т ГОСТ 57/5-77 — 5

I  Потребность поддонов исчислена исходя из единовременного  
месячною запаса м а тер иалов , изделий и к о н с т р у к ц и и .

Z. Д л я  у с тр о й с тв а  з а щ и тн о го  п о к р ы ти я  прим еняю тся т а к ж е  кусачки  
и р у л е т к а  изм ерительная, п о тр е б н о с ть  S ко то р ы х уч те н а  в составе  
и н с тр у м е н та  на м о н т а ж е  основного слоя  и зо ля ц и и .
3. ведомость потребности в инструментах и приспособлениях составлена 

на основании норм потребности, разработанной ВНИПИТеплопроектом 
на бригаду 5 чел.

Ведомость трудовых затрат

Н а и м е н о в а н и е
И зол и/ 
повеьх

дуемая
'ность

Стена Крыша

1 Р а б о ты  на м о н та ж е , чел.-дн.
Основные р а б о т ы

Изоляция конструкциям и полносборными панельны
ми К ТП П  и к т п п -п . 59.3

Изоляция м атам и м инераловатны м и прошивными 
в обкладке из с е т к и  М° 12,5/05 2.1 18.6

Покры тие алюминиевым л и с то м  б~1мм 5.1 42.3
И то го ; 67.7 60.9

В с п о м о га те ль н ы е  р а б о т ы  
Подъем, разгрузка и п о гр уз к а  теп лои золяци он н ы х  

К о н с тр ук ц и й , и зд е ли й  и м а т е р и а л о в 15 0.9
И т о г о ; 15 0.9

Всего на м о н т а ж е , чел. -  дн. 
г.Работы  в мастерских производственных баз 

Сборка панелей КТПП и КТПП-П из элементов заводского изготовления 48.2

Изготовление деталей покры тия 10 81
И то го : 49. г 8.1

Всего чел.-дн . 118.4 69.9

Пров. T T Z p  V. Зог

3

Техник о-эконом ические п о к а з а т е л и  по 
у с т р о й с т в у  и зо ля ц и и ______

Количество
Н а и м е н о в а н и е

Цилиндри
ческой
стенкц

Крыши

1 Объем р а б о т

1) полносборные конструкции панельные
КТПП и КТПП-П, мъ 67.1

г) основной слой, м 3 3.3 415

з) покровный слои, м г 50

г. Трудоемкость, чел -дн.
1) на м о н т а ж е ; 67.7 60.3

г) на вспомогательных работах] 15 0.9

И то го : 63.2 61.8

з) на р а б о та х  S м а стерских 49.2 8.1
Всего: 118.4 69.9

3. З а р а б о тн а я  п л а т а ,  р-
331-58 291-291) на м о н та ж е ;

г) на вспомогательных работах.; 1-15 3-94

И то го : 338-73 295-23

з ) на р а б о та х  6  м астерских 225-02 39-01

Всего: 563-75 334-24

4. Р а б о та  машинистов кра
нов и такелажников, маш. см. 34 0.9

5. В ы работка м3/чел.-дн.
1.05 ОМ1) на м онтаж е;

г) на м онтаже с учетом р а бо т
S м а с те р с к и х 0.60 0.36

9 0 3 - 9 - П с п 8 6 Т И 1

ГИП Попоба Подпись

Привязан

л $ 1 Чернова и бак-аккцмулятор горя- Стадия Лист Листов

Р 7Ноя. ml Яков „ чей воды ем кость но 
5тыс. куб.м/л. тех». Горбачев ч

Ряк.гр. Новикова. Ч Общие данные 
(окончание)

ВНИПИ
ТЕПЛО ПРО ЕКТ

Москва.Ст.интк Арзамасовч
Инв.Но С т .т т

!с>п.
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С п е ц и ф и к а ц и я  э ле м е н то в  типоВой и зо ляц и и

i
f

* 
з Обозначение НаименоВание Код.

Массе
ед,кг Примел.

1 ласт 14 Тепловая изоляция крыши 1 482G

2 НЮ283 - 01
Конструкция теплоизо
ляционная полносборная 
панельная ктпп

216 41,0

3 И10283- 10

Конструкция тепло
изоляционная полно
сборная панельная 
при Карнизная КТПП-П

72 39,1

4 jactr? 12 Бан долей 1 373

5
Отделка изоляции 

J!ucmMWrocr2163f- 76 чмг 2,71

6
Кирпич КР100/{650/15/ 

ГОСТ 530-90 1193 3,5

7 Ц ем ентно- песчаный 
раствор

1,76 
м3 1700

8
Рубероид подкладоч
ный марки РКП-350 Я 
ГОСТ 10923-82

гг
мг

19

9
Заклепка комбиниро
ванная СТД 985 
T936 - {598-77

17500.0025

ю ли с т  20
Тепловая изоляция 
трубопровода г -

Н лист 19 Тепловая изоляция 
люка-лаза 5)у500 / 12,7

18 ли ст {9
Тепловая изоляция 
люка-лаза овально
го 600 х 900мм

/ 18.5

Марка,
поз. О бозн ачен и е Наименование Кол Масса, 

ед, кг. При меч.

0

Маты минеролоВотные 
прошивные 2м-ЮО-250.т.Ь 
ГОСТ 21880-76 с об
кладкой из прово
лочной сварной сет
ки с квадратными 
ячейками у  12,5/о5 
7414-4-714' 76

0.2
м3

130

Размеры для справок

9 0 3 - 9 - / 4 » 8 6  ТИ 1

ТИ П Попова Подп-

Привязан Н-контр. Чернова Бак- а к к ум улято р  г о -  
рЯчеО воды ем костью  

5 тыс. куб. м

стадия Л аст Листов
Нач.отд ЦиброёенКс

Р 8ГлИмст- Попова
Рзкгр. Лисенкова — ч— Тепловая изоляция полносбор- 

ными конструкциями.
Общий вид

аиипи
Т Е М О П Р О Е К Т

Москва
ст-инЯс Бикунова

Uh B. н ? ИнЯс. Ванин —  п —
Проё. 1*4*4 16- V- ЗОг Ср̂ 21663 -  05 И
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Разрез J  -Л лист 8

9 0 3 - 9 -  1Ч с п 8 6  Т Щ

ГИП Попова ПоЭп-

Привязан Щ(онтр Чернова -и — Бак- аккумулятор го- 
рячеи Воды емкостью

£  ты с  Куб■ м

Стадия Лист Листов
Ныотд. Дчйровонко -~tf — Р 9Ol. хочет- Попова
Рун- гр. Лисенкова Тепловая изоляция по л  но свор 

ными конструкциями
узлы . Разрезы

ВННПИ
Ст.инж. Кцраченко — и—

Ш/>Ш а ЕКТичвы? Ст.инМ. Бикунова
Пр0$ . U - *. до г  Ко„ <Рь Z1663-05 12



про В. Ч чш  Тё- ЧГ. Эо^ fon-cpfi 2 1 6 6 3 -0 5  13
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Разрез Д -Д  листЮ Р а з р е з  JI-J!

прев.

э о ъ - з ч ^ п Ъ б т т

ГИП Попоём flodn-

П р и В я з а н Н-конто ЯерноЁи Б а к - а к к у м у л я т о р  г о -  
р я ч е й  В о д ы  е м к о с т ь ю  

5  т ы с. к у б -  м

Стадия Лист ЛистоМ
НочотЗ. ДиброВенКо

Р / /Гл.консг. ПопоВа
РЖ. ер. ДисенкоВа Тепло Бая изолячая полно~ 

спорными конст рукциям и  
разрезы , у з л ы

ВНИПИ
ТЕ П /Ю П Р О Е КТ

М осква
ст. инок.- Кириченко

и н В м 0 с'г. инок. БикуноВс/ —* —
Z1G G 3-Q 5 14
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S  J _  _ ±  ^  лист  a  1 1/1/

«VJ
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I  If

Разрез Л - Л /лист  /3 л и с т  /3 Спецификация п р и в а р и в а е м ы х д е т а л е й

r

/  j/
Марка,

поз. Обозначение Н а и м е н о в а н и е Км.
Масса,
ед,кг Приме*

500 /000

— q

w o o V l

{ Т И И Т  о<
/Элемент бан да ж а  

m u n i 96 г,Ч

г ТИШ-0& /Элемент бандаж а  
man л гч г, es

----------------------- ---------------------------7|

3oo<0* --------------------------------------------------7

<?•Сварные ш вы  по ГОСТ 52бР~ 80.
3. ПриВарку э л е м е н то в  бандаэ/сеи (поз. /,&) 

п р о и з В о д и ть  на р а с с то я н и и  не м енее 50 мм 
В е р ти к а ль н о го  с ты к о в о го  сВ а р н о го  щ & а.

I  * Размеры для справок.

ПроВ. IG. Ч,9ег Kon.qpft

Привязан

НнВы-

ГИП
Н-контр.
/АзУ. ОТд.
Глконстр

Станок.

Попова
Чернова

Попова
Рук.гр. ЛйсенКово

Храпова
Техник ЗапороЖФп

9 0 3 - д -П с п 8 6  ТИ1

Б а к -аккумулятор го 
рячей Воды емкостью 

5 ты с куё. м
Бандаж и. Схема приВар 
ки. Разрез Л - Л

Стадия Лист Ластов

Р /2
дНИПИ

Ш Щ Р М К Г
М осква

г/663-05  /5



Uh
B. 

H?
по

дл
. 

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а 
Вз

ам
ин

Ён
?

H
70
80
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

T
u

n
o

£
o

q
 

п
р

о
е

к
т

 
-f

/л
б

Б
о

га
 

W
/5

Р а з р е з  Б - Б  л и с т / г

*
7 5 - Ъ . Ъ ^ ^ С>ю

сг

9 0 3 - 9 -  /Ч с п  86 77//

ГИП ПолоВа
При Вяза и И.конгр. ЧерноВи Б а к -а к к ум улято р  горя- 

чей Воды ем кост ью  
5т ыс. к у б  м-

Стадия Лист ЛистоВ
ЙОЧОТд.

11*

Р /3Гл.коисгр. ПопоВа
PUK-Zp. Лисенкова Б с /н д а о к и  

У  эры , разрез 6-6. Задет
В НИ ПИ

Ст.инш Вураченкс ТЕППОПРОЕКТ
МоскВии н & н * Станок. БикуноВс/

Про В. п и  « и  / 6 . <f. З о г -& » ‘ Ф я 21663-05 /6
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Реш етки  $ м естах огражде

ний и люков подрезать по м есту

ш
Л и с т  16

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  т е п л о в о й  и з о л я ц и и  кры ш и

Марка,
поз. Обозначение На им енование Кол

Масса
ед.кг Примеч.

1

Маты минераловат
ные прошивные ZM-100- 
Z50.10Q.S Г0СТ21880-76 
с обкладкой из про
волочной сетки с 
квадратными ячей- 
коми f/12.5/05 т ш т в

г%9
м3

130

г ТИП 141 решетка P-Z Z07 15

3
Сшивка
Проволока 0.8 - 0 -4 
ГОСТ3282-74

1650
м

0.004

4
Струна
Проволока 2-0-4  
ГОСТ 3Z8Z-74

Z40
м

0.0 Z5

Б
П окры тие  
Л и с т АД1.Н-1 
ГОСТ Z1S31-76

050
мг

Z.71

6
Заклепка комбини
рованная СГД 385 
/У 36-1598-77

то0.0025

7
Кляммера 50 х 1Z5 
Лист АД1Н-1 
ГОСТ 21631-76

тго 0.0П

8
Отделка изоляции 
Л и с т АД1.Н-1 
ГОСТ Z1631-76

1.5
мг

Z.71

9 Л и с т 17 Д е та ли  приварные 1 706

Размеры для справок.

3 0 3 - 3 -  13т 86 ТИ 1

ГИП Попова. Подпись
Привязан Н.контр Чернова п Бак-аккумулятор го- 

рячей воды емкостью 
Г 5тыс. куб.м

Стадия Лист Листов
Нач.отд. Дидровенко и Р 14Га.консщПопова //
Рук.гр. Лисенкова п Тепловая изоляции крыши 

Общий вид
ВНИПИ

ТЕПАОПРОЕКТ
Москва

Cm. иннс.Кураченко '/
Инв. № Иннс. Храпова п

Пров ■ Г. 90Г- ^ z{66z-os /у
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Л и с т  1*i LLL )) Лист 1*1

Разрез Л -Л Разр ез  М - М  повернуто
Р а з р е з  Н - Н  ли ст  М  

8

\г0
R5 /

" Д " я '  " * " J

9 0 3 -  9 - M e n  8 6  777/

ТИП Попова Подпись
Привязан Н. контр- Чернова 9Г Б ак-аккум улят ор го- 

рячей воды емкостью 
5 тыс. кцв.м

СтадияЛист Листов
Ная.отд.Лив ровен ко !/

Р 161л. конст. Попова „
Рук. гр. Лисенкова ч Тепловая изоляция крышц 

Узлы, разрезы

5НИПИ
ТЕ П А О П Р О Е КТ

МоскваСтмнНсКураченко
Инв. № Ннж. Храповой "

Пров. ч < ш /9. Ч. Эо t£>h. Z16G3-05 13
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Про {ч л  (9- ч- дог А

Специсри нация приварных деталей

Марка,
поз. Наименованае О бозна чени е Кол

Масса
ед,кг Примеч.

/ ТИИ1-03
Направляющ ий
уголок *98 3.17

Z
Ребро взаг. =337 
Лента 3*306 СтЗпс 
ГОСТ 6003-1*1

20 0.66

3
Скоба Сзаг.~11Ч. 
Мента 3*30 Б СтЗсп 
ГОСТ 6003-7*1

67 0.083

4
Кольцо
Проволока 5 -0 -4  
ГОСТ 3282-74

**0
мл

о.1 sh

5

Планка взаг. -  /3*0 
Мента 3 х 30 Б Cm3 сп 
ГОСТ 6009-74

38 0.93

6

Ребро взаг =6*0 
Мент а 3*30 6СтЗсп 
ГОСТ 6009-74

2 ОАЭ

{* Размеры для справок.

I. Сварка ручн а я  дуговая.

3. Сварные швы по ГОСТ 5364-80.

6 0 3  - 3 - Т 4 с п 8 6  Т К И

ГИП Попова Подпись
Привязан Н.контр Чернова // Б ак-аккум ул ят ор г о -  

рячей воды емкост ью  
5 тыс. куб.м

Стадия Лист Листов
Нач.атд. Дивровенко „ Р 17
/монстр Попова ч
Рук. гр. Лисенкову Ч Д е т а л и  п р и в а р н ы е . 

Схема размеицения  
н а  кры ш е

6НИПИ
ТЕПЛОГ/РОЕКТ

Москва
СП), инж. 1Ъ*CS1 п

Инв. № Инж. Дроздова. »
2 1 6 6 3  -  0 5  2 0
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И золяция люка-лоза Ду 500

/ /  1 ^  \
/

I ! '
п

1 J !
||
и

4 х -  1
/

Рис. 1

И золяц ия  лю ка-лаза овального 600 x 900

Б

___f£0__ /

11

f
i

-
1

1
_

1
__

__
__

__
_

Г=
 

11 
1

1 & ш

________________________

Рис. 2  -jH

При Вязан

С е ч е н и е  6 - 5

Спецификация элементов тепловой изоляции лю ка-лаза

Марка,

поз.
Обозначение Наименование

Люк-лаз 
Фу 500

Люк-лаз
Овальный
600x900

Кол.
Масса,
ед,кг Кол.

Масса 
ед. кг. Примем

1
ТИИ1-0Ь Сегмент стямного 

бандажа 2 1.17 — —

ТИИ1-05 Сегмент стямного 
бандаша - - 2 1,99

2
ТИЩ -06 Полусрутляр 2 5,0 - -

ТИК 1-07 Полцфутляр - ~ 2 7,5

3 ТИН 1-08 Бандаж с пряжкой 1
ШЯ

0,1 /
?=35И

0,15

ч
БолтМ/2.50.36. 019 

ГОСТ 7798-70 2 0.001 2 0,061

5 Гайка М15А. 019 
ГОСТ 5915-70 8 0.015 8 0.015

6 Шайба 12.65Г.019 
ГОСШ02-70 6 0,006 6 0.006

Размеры для справок

ГЦП
Н'КОЮР

Гпконст,
ру к. гр
ет. ИНЩ
Ст.ннш-

Папаёа
Чернова

Подпись

Нач-отд. ЛиброВенко
Попова
Лисенкова
Кчраченко
5икунова

903- 9 - 1Чсп86 ТИ1

Бак-аккумулятор горя
чей роды емкостью 

5тыс. КУБ.М

■- ЮтадиАЛист \ Листа в

Тепловая изоляция 
люка лаза

19
внипи

ТЕПЛОПРОЕКТ 
_____ Москва

Проб. /?. 4. Эог- Коп. 21663-05 22
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%г = 2 > т - +5 иэ

Спецификация элементов тепловой изоляции
Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Масса,
ед.,кг.

Приме
чание

1

Маты минераловат
ные прошиёные 2м-100- 
250,100.8 ГОСТ21880-76 
с обкладкой из прово
лочной сварной сет
ки с квадратными 
ячейками Н 12,5/05 
ТУ19-6-716-76

128

На
труда
проео-
перели-
J a
диз-60

2
Подёеска 

ПроВолока 1,2-0- 6 
ГОСТ 3282-71+

0,009

3 ТИИ1-08 Бандаж с пряжкой -

k
Покрытие 
Л и с т  M l, Н-1 
ГОСТ21651-76

2,71

5
Элемент диафрагмы 
JIuctAAIH Г0СТ21631-76 2,71

6

Струна
Проволока 5 -0 -6  
ГОСТ 3282-76

0,156

7

СшиВка
Пробол о ка 0,8-0- 6 
ГОСТ 3282-76

о т

8
Накладка. ЛистАА-Н-1
Г0СТ21631-76 2.71

Э
&интЬ*12М 019 
ГОСТ 10621- 80

0.001

Размеры для с про Бок.

'ЫъСЛ */• S . 90г Коп

905-9- 1Н-сп86 ТИ1
ГИП Попова Подпись

Приёязан Н, контр. Чернова ы Бак-аккумулятор го- рячей Воды емкостью 5тыс. куб. м.
СтадияЛист Листов

Нач.отдДиброёенко и
Р 20Гл. комет. Попова II

Рук.гр. Лисенкова II Тепловая изоляция 
трубопровода

ВНиПИ
ТЕПЛОПРОЕКТМосква

Цнж. Храпова иинб.М Техник Запорожская II
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У. Подъем полносборных теплоизоляционных Конструкции ктпп; ктпп-П и материалов ведется краном CMfc-7.

£ Монтаж конструкций кгпп, ктпп-п ведется с автоеидроподъемника ЖП-id вертикальными захватками снизу вверх>
3. Доставка конструкций КТПГЦ КТПП-П В ЗОНУ рс/ооты крана СМ /с- 7 о су щ е ств л я е тся  q поддонах автомашиной ЗИЛ-130-76.
if. Прием теплоизоляционноео Материала- для ̂ изоляции крыши, производить в зоне, указанной на черте>не и расположенной за

ограждением Крыши Теплойзолиро&сцики, Работающие на крыше, должны закрепиться предохранительными поясами к металлоконструкциям крьгшц.

5. Д л я  обеспечения безопасност и работ по монтажу т е пл оизоляц ионнь /х  конструкций необходим о пользоват ься  

излож енны м и В п о я сн и т е л ьн о й  записке п р о е к т а.
указани ям и ,

9 0 3 - 9 -M en 86 Т И 1

ТИП Попова Подпись
Привязан Н.кйнгп. Чернове* а бак- аккумулятор <?o ря- 

чей воды емкостью 
5 ты с. хуб н.

СтадияЛи ст Листов
Нач.отд. UkOB и р ггГл. теш ГорЬацев tt
Рчь.тр. Новикова п Схема организации работ по нон- ЬНИПИ

ТЕппопткт
Москва.ст.инт.Йрзамсова глашу иэолфциис применением 

кранец СНК̂ 7 Н АГП • / ?UHB.U4 Инмен.Ла&а&ева h
про в  : ТилЦ  /е. <f. З о г  Koteeef.
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Направление работ при монтаже изоляции
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1 Г
щ*j-l

JT/аки

Н ачало м о н т а ж а  панелей/ К г п п; К т п п - п  
от л е с т н и ц ы .

у. Порядок м о нт аж а панелей на участ ках щц?; И-Т-1-и  
аналогичен разработанному на участке /7-/д.
2. Узль/ стыковки панелей между собой разработаны  
на лист е 2
3. 5  местах пересечения панели с металлоконструк
циями оака-аккумуляторе* необходимо а панели 
сделать ёыреъ, который после установки в проектное 
положение заделать.
ц Продолжительность монт ажа и состав бриеадь/ 
смотри лист 28 „График производства работ."
5 Цифрами 3,4,5—  показаны порядковые номера 
панелейК Т П П ', К Т П П - П  при M O H m o fo fc e  на участке 
между осями напра&лрюччих {[ -ш.

9 0 3 - 9 - /4с л 86  ТИ1

ГИП Попова tlobnucb

Привязан Н.КонгьАяоновп It Вак-аккуиулягпор горя- 
чей £оВы е м к о сть ю  

S  т ы с .  fc«*6. м.

Стадия Лист Листов
Huq.orb. UКое If

Р 23Гл.техи. Горбачев 4
Румь Новикова IT Порядок монтажа пане- 

л е и  на цилиндрическое/ 
сте н ке .

ЬНИПИ
ТЕПлопроеккпМ ocfcbej.

Qr.uumЙРдс/ШЛообц и
U H & tJl Cm. т е х . fecMCLH/Oft tr

2J6ez>-os 26npo&: ''УЦ.ец̂ л /? л90гкоъилф-
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У положение 2  п о л о ж е н и е п о л о ж е н и е п о л о ж е н и е

Пооперационная установка одной теплоизоляционное/ панельное/ конст рукции
о проектное положение. .

i  Положение- подвести поднятую панель егоррда к мести стыковки (о  нижнее/ части; 
с панелью  V -  ряби.

2.положение-постепенно приблизить панель к цилиндрическое/ стенке 5 а ка-аккумулятора 
3 положение -освободить панель от Захвата и навесить верхними ее петлями за бандаж  
4 положение-установить и закрепить панель в проектное положение.

На схеме показана последовательность пооперационное/ установки 
одное/ панели 2 Г~ ряда на цилиндрическую стенки б ака-аккум ул ят ора. 
Установка/ панелей/ н а  последующих рядах анаj

J ' * • '  W  /v *  V - f  -  w  '  ' ̂ Г 11 i
\лоеична аанноо*

Привязан

U H & . А/?
*?ро& ЪСеиН П . '-Г. 9°r-ksxiaufj>' M d l

ГИП
Н.конт/1
НаЧ. огд.
Гл.техн.

П о п о в а
Чернова
U  к о в
Горбачев

Рмк.гр Новикова

Подпись

И??/*)." ги:.т>>л̂ т.’?

9 0 3 -9 -  П сп 86 ТИ у

Вс/к аккумулятор еоРЯ4
Ч е О  в о а ы  & M t e o c г ь ь о  

5  т ь / с .  К ь/&  . м .

Огадио\ J/ucm

Схема пооперационной уста- 
новки одной панели на ци- 
Линдричоскоа с те н к е .

Листов

в н и п и
ТЕплопроект

М о с к в а .
& 6 6 3 -0 5  27
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В и д  У-У

повернуто листг^
Узел строповки теплоизоляционной  

панели  /с тпп
Ьиб 2 -2

повернуто лист 22 

Узел строповки теплоизоляционное/ панели ктпп-л

П р о б :  У Ч Щ /7  У. 30Г К о ш у э .

П р и в я з а н

к/оно к

ГИП
И. контр
Иан, or?)

П о п о в а
Чъоноеа

Podnuci

Uko&
Гл.тохц ВорЬачоь
Руь.еь Новикова
±спчнт4рзнмнсо&
Техни*\Мороьоъа

9 0 3 -9 -Men26 Т1Н

Бак-аккумулятор еоря
чец  Bodbt ем кост ью

5  т ь / с .  К у В . м . __________

У з е л Л .  В и д  •/-/ 
У з е л  В. В и д  2-2

Стадия Лист

2 S

Листов

В Н И П И
ТЕПлопровкт

2 1 б в з -о 5  г г
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Схема п о г р у з к и  п о л н о с б о р н ы х  п а н е л ь н ы х  те п ло и зо ля ц и о н н ы х конструкций & u q  ^

^  А:узов ^^ппомобиля укладываются два 
поддона, которые по месту закрепляются 
от перемещения.

2. Н а ка>нды с/ п о д д о н  п о г р у ж а ю т с я  полносбор
н ы е  п анел ьны е  т е п л о и з о л я ц и о н н ы е  конструкции 
б К о л и че ст ве  УО ш т ук.

3. 05ичее количест во перевозимых пане
лей/ - до штук.

4. конструкцию поддона для перевозки 
полносборных панельных конструкций, 
смотри Н 10Z8b-f€СБ Лльбом v]j данного проекта

5. Поддон Пред назначен  только для перевоз
ки В  нем полносборных панельных конструкции.

6. Зыгрузку панелен из поддона производить
по 1 штуке.
7 Побъем (панелес/ § поддоне запрещен.

со

привязан

UHB.Ht

9 0 3 -9 -У^со 86 Т И У

Б ак-аккум улятор  го р я 
чей воды е м к о ь ты -о  

5  т ы  с. fcys, м.

?гс«к>р

Схема Погрузки полносбор 
НЫУ конструкции на 
автомашину 3HA-i30-7b

Лист

26

Листов

2 /6 6 3 -0 5  а р

ВНИПИ
Г Е П Л О П Р О & кГ П  моокач.

про £. / У -  У - 9о е1ьЛел^
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Состав
бригады
(звена)

Е д и 
ница
изм.

Объем
р а б о т ы

Иа е д и н и ц у Измерения П а  весь объем

О снование Н а и м е н о в а н и е  р а б о т ы
Н. вр. 
чел. ч. ^ Q c ц е п к а  

^ Е У б .  коп.
Трудоемкость 

чел. - дн.
Сумма 

руб. коп.

Изготовление, установка и приварка м е та л л о к о н с тр у к ц и й  
для крепления изоляции*

/. Основные р а б о ты

По результатам хро Изоляция i~Zo яруса цилиндрической стенки бака-аккум улято- йр-1 м г Z50 о.з 0-11, /2,2 60-00
неметрических наблю

дений НИС-йМ/Ч-2

ра конструкциями полносборными панельными (КТПП) ЗрЧ

То т е Изоляция 2~го и последующих ярусов конструкциями полносборными 
панельными К Т П П  и К Т П П -П

9р-1
ЗрЧ

мг 738 0,53 0-31,8 311 233 -68

Доп. изм. вып. /0 Изоляция м ест примыкания штуцеров и выступающих частей цилинд Ьр-/
50**кЕНиР, IS IS  г. рической стенки матами минераловатными прошивными марки /00 ЗрЧ м г О М 0-29,5 2.1 /2-25

$н-гп/°Щ  к - и с обкладкой аз проволочной сетки гР ч

ЕНиР, {37$г. 
$//-/8Бт 2№{;КЧ4

Покрытие поверхности изоляции мест, указанных выше заготовками 
из алюминиевых листов АД1.НЧ

4рЧ
ЗрЧ

м г so** 0.836 0-99.3 5.1 29-65

И то го  на основных р а б о та х :  
2. Вспомог am ель ные работы

61.1 3 3/-52

ЕНиР, /369г. 
§/-5 N 4 6 Разгрузка и подъем конструкций полносборных панельных

КрстовЩ U К  
mat&nayKHUK /00т о .гз 33.8 Z3 -65 15 1 -/5

Всего на м он та ж е  
3. Р аботы  в м астерских

63.2 338-73

ЕНиР, /379г. 
§ н -5 г в т г  

н ч

Изготовление деталей покрытия изоляции мест примыкания 
штуцеров и выступающих частей цилиндрической стенки бака - 
аккумулятора из алюминиевых листов

ЗрЧ
ЗрЧ

fj л J

Мг 50** 046 0-09.9 10 9-70

Доп. изм. &ып. ЮкЕНиР 
1979гМ-2Н^9а

Сборка полносборной конструкции из элементов основного и 
покровного слоя

Ч р - 1
зр-<
гр .ч

м 2 S88 ОМ 0-22.3 48.2 2 2 0 -з г

И того  работы  в м астерских:
3 S. 2 225-02

В се го :
Н 8.9 563-75

* Д е та ли  крепления изоляции изготавливаются и поставляю тся заводом 
изготовителем  вика -  аккум улятора.

** С учетом  объемов р а б о т  по трубопроводам.

ОнаАМ /3 . V . ЗОтГ ]СоИ.

Ведомость объемов работ см. л и с т  5

9 0 3  -  3 -1 9 сп8 6  Т И !

ТИП Попова
Привязан Н. контр. Чернова бак-аккумулятор горя- Стадии Ласт ЛистовНач.отд И ков чей боды емкостьюг  

5тыс. куб.м. Р 2 1_ /л.техн (орвачев
Рук.гр. Новикова. Калькуляция трудовых 

затрат.(цилиндрическая стенка)
■у У С /Г О ЛГ -2Г\

внипи

TE% 42L0£KT
ст.инж Королева

И не. я* Сщ.техиПопова
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Объем 
ра боты

П о тр е б н ы е
машины Про-

вол-
Жи~

Коли Число
ра-
во-

Состав вригады П орядковы е дни р а в о т

К оли - Трудо
емкость, 
чел. - дн.

Наиме- Коли-
чест
во Раз Коли-Н а и м е н о в а н и е  

р а в  о т ы
ч е с т -

во
нова-
ние

чест-
во

тель-
ность,

дн.

смен чихв
смену

Профессия ряд чест-
So,
чел.

2 9 6 8 10 12 19 16 18 20 22 29 26 28 30 32 39 36

Изготовление, установка и приварка к о н с т 
рукций для крепления и золяци и *

Шшин.-крановьц. 5 1 3 чел-
нагрузка и пиоьем kohl/прук ции полно — 

сворных панельны х о.гэ 15
кран

СМК-7 1 39 1 3 Такелажник 2 ЗЧ он.

Работа в мастерских по сворке конструк
ций полносворных панельных из элементов  

Заводской готовности (КТПП и КТПП-П) Мг 388 иг Терм оизо- 9 1 Зч ел.

Равота в мастерских по изготовлению дета 
У

16 1 Ъ лировицик 3 1 16 <дн.

лей покрытия мест примыкания штуцеров и 
выступающих частей цилиндрической  
стен ки  из алюминиевь/х л и с то в М2 SO 10

г 1

Изоляция цилиндрической стенки Бака-акку- 
мулятора конструкциями полносворными панельными М2 Э88 53,9

Изоляция мест примыкания штуцеров  
матам и минераловатными прошивны-
la 1 / A/inf\ ts it 4Of) s* /ifiis n rt rf i/ л 7t â t ллл/?л «

Краны 
> СМК-7 1

/
Терм оизо-

Зч ел.
MU МЦупЦ JUU L i/UrsJf Ц U IS UU Uo npsJQU
лочной сборной сетки  
P/°U.5/0.5 м2 50 2.1

АГП-18 39 1 3 лировици к 
М аш инист

9
3

1
1

39 дн.

Покрытие мест, указанных выше заго 
товками из алюминиевых листов, а т а к 
же и трувопроводов м г so 5,1

АГП-18 5 1

*  Детали крепления изоляции изготоб- Грасрик движения рабочей силы 
ляет и поставляет завод- из готовы- ' '
тель Бака-аккумулятора п ^ р

' 1. Раооты о м аст ерских
3 ч ел

Условны е о воэн  аяе н  и я  

¥ ///\ Радо ты в  мастерских

Теплоизоляционные равоты

Трудоемкость по ЕНиР и п р о д о лж и те ль н о с ть  
равот приняты для пятидневной недели  
с продолжительностью рабочего дня 8,Z часа

П Р Е \ ------------ Т Ш  (В  . 9 0  Г  Ю*>И.

г. Pc/Боты по м онт аж у  
тепловой и зол яц ии

6 чел.

9 0 3 - Э - Н с п 8 6 Т У Н

ГИП Попова Подпись
Привязан Н.контр. Чернова „ Бак. аккумулятор горя- 

чей воды емкостью 
5ты с. киб.м.

Стадия Лист Листов
Ная.отЗ. ИКов „

Р 28Гп.техн. Горвачев ,,
Рук. га Новикова ч Грасрик производства 

(Цилиндрическая стенка)

5НИПИ
ТЕП ЛО П Р О ЕК Т

Москва
Ст.ингК Королева чИ не. № Ст.техн Попова

21663-05 31
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О
£
£

О сн ов а н ие Н а  и м е н об а  ни е р а б о т ы
Состав

бригады
(звена)

Едини
ца 

из И.

Объем
р а Б о тЫ

На е д и н и ц у  изм ерения П а  весь объем
мер., 

чел. ч.
Р а с ц е н к а , 
р. коп.

Трудоемкость 
Г  чел.- дн.

Сумма, 
р. Коп.

Изготовление, ус та н овка  и приварка к о н с тр ук ц и й  д л я  
Крепления изоляции*

Доп. изм.вып. /ОкЕНиР/979 
ШгНЧа;К-т-1.Ш08

Основны е р а б о т ы ;

Изоляция м атам и  м и н е р а ло в а тн ы м и  прош ивны м и  
в обкладке из сетки  с Звук сторон.

9р-1; Зр-1
2р-1

м 2 4/5 о./з 0-01,3 6,6 3Z-79

ш т ш 7 д - { в м ш И зготовление и ус та н о в к а  проволочного Каркаса Зр-i м г 350 о.г& 0-/5.4 у г о 53-90

ЕНиР 1973
§11-/SB T2№t; И-1.1

П окры тие поверхности и зо ляц и и  за го то в к а м и  из  
алю м иниевого л и с т а

4р-1
Зр-/

м г 4/5 0,636 0-99.3 42.3 209-60

И т о г о  на основны х р а б о т а х ; 60. в 291-23

ЕИиР, /зев 
5/-5 Я Ч Е

В с п о м о г а т е л ь н ы е  р а б о т ы :
Разгрузка и подъем т е п л о и з о л я ц и о н н ы х  м а т е р и а л о в  
краном

Крановщик
5 р -Г  

такелажник 
гр -г

/00т 0.16 43.8 24-65 0,3 3 -94

И то го  на м о н т а ж е ; 6/, 8 2 9 5 -2 3

ЕНиР, /979 
§ //-5 гБ тгн /

Р а б о т ы  в м а с т е р с к и х :
И з го то в л е н и е  д е т а л е й  п о к р ы т и я  и з о л я ц и и  аз 
алю м и н и е в о го  л и с т а

м г 4/5 0.16 0-09.4 8./ 3 9 -0 /

69.9 3 3 9 -г9В с е г о ;
___________________________________________ ___ ~

!

10

S
1
■S

1

§
%

Яров. ТЦсЦЛ

* Д е та ли  крепления изоляции изготибляет и поставляет завод - 
- изготовитель бака- аккумулятора.

Привязан

И н в . №

ГИП

Нач.отд-

Рук. 2р.
ст.инж.
Ст.техн

Попова
Н.контр Чернова

Иков
(л. техн Гопвачев

Новикова
Королева
Попова

Подпись

Э О З - S - M c n  8 6  Т И 4

Бак- аккумулятор го
рячей боды емкостью 

5тыс. куб.м.______
Калькуляция трудовых
за тр а т.(крыша)

Стадия Лисп) Листов

г$
В Н И П И

ТЕПЛОПРОЕКТ
Москва2/663-05 зг

Ведом ость объемов р а б о т  см. л и с т  5.

/3. У. Ю> п ■
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Hau м енование  работ ы
*1

<ъ ^

Изготовление, установка а приварка 
конструкций ЗлЯ крепления изоляции*

Р азгрузка  и подъем тепло и з о л я - 
ционных м а т е р и а л о в___________ _

Работы в  м аст ерских по изготов
лению деталей покрытия изоляции  
из алю миниевого  лист а  ________

Изоляция мат ам и м и нерал оват ны  
ми прошивными в обкладке  из  
сетки с д в у х  сторон________________

И згот овление  и у с т а н о в к а  п р о - 
в а л о ч  ного к а р к а с а ___________________

П о к р ы т и е  п о в е р х н о с т и  и з оляц и и  
З а го то в к а м и  из а лю м и н и е в о го  
л и с т а

Объем
ра боты

М‘

м *

м1

Коли
чест

во

О,/6

4(5

4 /5

350

4/5

Трудо

емкость, 

чел; - дн.

0.9

8./

6.6

/ г о

4 г.з

Потребные
машины

Наиме

нование

Коли
чест

во

Кран
гмкп-зго

Про- 
до л -  
Ми- 
\тель-
ность
дни

Коли

чест

во

с м е н

Число 
радо- 
чих 
в

смену
чел

С о с т а в  бригады

Профессия

Крановщиц
Такелажник

Терм оизо-

л и р о в щ и к

Терм оизо
л и  ров -  

щи к

Раз.- 

ряд

Коли- 
чест 
во, 
чел.

П о р я д к о в ы е  дни работ

г чел.
Ьдн.

7 ч е л .

9дн

is го гг 2425 27 26 29303132 33 3435 36

*  Детали крепления изоляции изготов
ляет и поставляет завод- 'изготовите ль 
бака - а к к у м у л я т о р а .

Условные о б означения  

У //Л  Работы в мастерских

Теплоизоляционные работы

График д в и ж е н и я  р а б о ч е й  силы  

/. Р а б о т ы  в м а с т е р с к и х

Z. Р а б о т ы  по м о н т а ж у  

т епловой  и з о л я ц и и

Z чел.

7 чел.

Т рудоем кост ь по Е Н и Р  и п р одол ж ит ел ьност ь  

работ п р и н я т ы  д л я  п я т и д н е в н о й  н е д е л и  
с п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю  8,2  часа .

T f o T -  Щ Т р  Г 9 .  Г  S O r  Icon.

9 0 3  -  9  - (4сп 8 6  Т И 1

ГИП Попова Подпись

Привязан
Н.контр.Чернова ч Бак-аккумулятор горя- 

чей воды емкостью 
5 тыс. куб.м.

СтадияЛист Листов
Нач.отд.Яков и

Р 301л.технГорбачев *
Рук. гр.Новикова м Грарик производства 

работ.
(  Крыша)

ВНИПИСт.инжКоролева ч ТВПЛОПРОЕКТ
Москва.Инв. к о Ст.техн.Попова и

г/663-05 33
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Ьедомость р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о го И с х о д н ы е  д а н н ы е

зз

к о м п л е к т а

Лист ЦаименоВание Примечание

i Общие данные (начало)
г Общие данные (окончание)
3 ТеплоВая изоляция резерВуара для хранения еер-

мети зипующей Жидкости емкостью 50 м3
ц ТеплоВоЯ изоляция трубопроВодоВ и

арматуры
5 ТеплоВая изоляция насоса

Х Ч 5 / Ц а -А

Ьедомость ссы лочны х и п р и л а г а е м ы х  

д о к у  м  е н  т о  В

Обозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

Прилагаемые докум енты

ш г-  о/ Элемент опорного кольца
тин г -  о г М а т В с т е к л о т к а н и

Условные обозначения

Маты минерал о Ватны е прошиВные 
с обкладками из сетки с дВух
сторон

Маты минерале В атны е прошиВные 
с обкладками из с т е к л о т к а н и  с 
дВуос. с то р о н

ТипоёоО проект разработан В соотВетстВии  
с дейстВующими нормами и правилами и пре
дусматривает мероприя т и Я 9 обеспечи Воющие 
ВзрьгВную, ВърыВопопарную и поЖарную безопас
ность устроО стВ а протиВокоррозионнои з а 
щ и ты  6 ч а с ти  теп ло В о й  изоляции.
Главный инЫсенер п р о е кта______ Ь. В. Ц о по В а

Проб. ‘Ъ'ЩЧ /6.4,90 Коп ytfo

Рабочая д о к ум е н та ц и я  т е п л о  Вой изоляции сис
тем ы  протиВ окорро зи он н ои  з а щ и ты  к  б и к у -  
а к к у м у л я т о р у  ё м к о с ть ю  5 т ы с . куб. м р а з 
р а б о та н а  по плану ти п о В о е о  п р о е к т и р о в а н и я  
на 1д8й го д , у т В е р Ж д е н н о м у  п о с т а н о в л е н и е м  

ГОССТРОЯ СССР о т  /8 .//.S3  л/ 3 0 3 , р а з д е л  V »  р 
позиция YJ/.2./2 В с о о т В е т с т В и и  с заданием  
ВНИПИ Энергопром а.

С и с те м а  протиВокоррозионнои з а щ и ты у состоящая 
из реъерВуара для хранения ге р м е ти зи р у ющей ж и д 
к о с ти ? насоса а р м а ту р ы  и  си с те м ы  т р у б о п р о -  
ВодоВ} п р е д н а з н а ч е н о  д л я  з а п о лн е н и я  и е л и  Во  
ге р м е ти к а  из б а к а - а к к у м у л я т о р а  и  у с т о н о В -  
л и В а е тс я  н а  о т к р ы т о м  В о здухе  В р а з л и ч н ы х  
к л и м а ти ч е с к и х  р а й о н а х  М а к с и м а л ь н а я  т е м 
п е р а ту р а  г е р м е ти к и  35°С.

К о н с тр у к ц и я  бака хр а н е н и я  г е р м е т и к а  
п р и н я та  по ч е р т е ж а м  ЦНИИ Проекте т а л  ько н - 
с т р у к ц и и .

Общие у к а з а н и я

Р а с ч е т  т о л щ и н ы  т е п л о В о й  и з о л я ц и и  для  
с и с те м ы  протиВ окоррозионной З а щ и т ы  прои з
веден и схо д я  из тр е б о в а н и и  т е х н и к и  безопас
н о с ти ,f т о  е с т ь  из уе ло В ц Я  ч т о б ы  т е м п е р а -  

т у р а  на п о В е р х н о с ти  м е та л л и ч е с к о го  п о к р ы 
т и я  не преВ ы ш ала 5 5 °С при с р е д н е й  м акси
м альной  т е м п е р а т у р е  В оздуха наиболее ж а р к о го  
м есяца и при о т с у т с т В и и  В е тр а .

3  кич е ст Be те п ло  Вой изоляции резерВуара для хране
ния герметизирующей Ж и дко сти  ём костью  50 м 3 
предусмотрены м аты  минерал о В а тн ы е  прошиВные 
В обкладке из с е т к и  с одн ой  стороны
и /✓ « 2.0/0,5 С другой .

ТеплоВоя изоляция насоса X45/31 а  - Д  произво
д и тс я  м а т р а ц а м и  из ми т о  В В с т е к л о т к а н и .

/1лЯ изоляции тр уб о п р о Ё о д а  д и а м е тр о м  д/3 мм 
и арм атуры  Всех. диам етроВ  п р е д ус м о тр е н ы  м а 

т ы  ми не рал о В а тн ы е  В  с т е к л о т к а н и , д ля  изо 
ляции трубопроВодоВ д и а м е тр о м  до 89 ММ — 
ш нур м инерал о В а тн ы й -

Ь  ка че стВ е  покроВного слоя п р и м е н я е тс я  
п о к р ы ти е  из алю м иниеВого лист а м арки
M l И.

В локальны х с м е т н ы х  р а с ч е т а х  д ля  матоВ 
минер ало В о т н ы х  прошиВных с об кладкам и  из 
с е тк и  ы?Ш/(Д с  одной и Н - 20/о,5с другой  
с т о р о н ы  и д л я  м а т о В  с  о б к ла д к а м и  из с т е к л о 
тк а н и  п р е д у с м о тр е н  коэ<р<рициент у п л о тн е 

ния /,£•

903 - 9 -M e n 86 т и г

привязан ГИП Попова ПоЭп•  ̂f /Л m  О  A/V n f И  Л / ) т < Стадии Ласт Ластов
Я контр- Чернова С 4V./7 7 C Л7 U  П рОГ ffU&U/\0P‘

розионной З а щ и т ы р У 5Нач-отд Аиброёенко
Гл-констр Попова -о — Общие данны е  

£ нача ло )
1ЪНИПИ

РУК ер Лисенкова ТВПЛОПРОЕКТ
Москваинв- н г ВедчнЖБакунова -—

г{б б з -о 5  зй
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В е д о м о  ст ь  т ехн о м о н т аж н  а  Я
В едом ост ь объ ем оё  т еплоизоляционных, работ

17

%

Обозна
чение no 
чертежу 
заказни

ка

Наименование изоли руем ы х  

о б ъ е к то в

<ййл
blСИ V > лТ 5 л

Размерыекто1
 ̂ 2*. *5»

I f

рйь-

%л!§
4^

* JО Ь)к съ 6 ̂  о> §
* «

!*
S.8s$С о
II

Теп,
0>>

5:

поизоляционная Конструк< 
Наим енование ос

н ов н ы х э ле м е н то в

чая
Ъ'
!i

N

2-g
«Si

iff55 $ 5
IS!
I l l

Jfucm

чертежа
Примеча

ние

1 Резервуар для хранения герметизи- На отКры- 1.Маты минераловатные

рующеи жидкости емкостью 50 м 3 2768 9,6 том возд 95 ТВ прошивные в сетке Чо 3,9
2.Покрытие из алюминие-
вого листа / 99 --------

г Насос х 45/3/ а Д '/ 300 То Лее 95 11 1-Маты минераловатные про-
шивные в стеклоткани Чо 0,1

г.Покрытие из алюминиевого
листа 0,8 1.6

ь Трубопровод подпиточной Воды 219 г, и 95 ТВ То Же 40 0,07
0.5 1,9

4 Трубопровод подпитоуной Воды 89 20 It 95 и Шнур манерам ватный в стек- --- -——

ЛЯнной сетчатой трубке 30 0.23
г.Покрытие из алюминиевого

Листа 0.5 9.4
5 То же 57 15 // 35 // То Же 30 0.13

0.5 5,5
_б_ п 10 ft 95 // и 30 0.07

0.5 3.1
J L и d5 ч п 95 // II 30 о.ог

0.5 1,1
Т Отвод 90*57*3 ГОСТ 17375-83 г Ду50 19 95 ft (Г 30 0.01

0.5 0.1т Отвод 90°8Щ5гост 17375~ S3 3 A y 80 // 95 р п 30 0.01
0.5 0.1

J£_ Задвижка Ру 25 А у 2Q0 30 с бЧнж 1 Дчгоо п 95 /1 Маты минераловатные 40 О.оЧ

прошивные в полуф утля-
рах из алюминиевого листа 0.8 1,1

J L
Вентиль Ру 16 Да 80 Li Ду8о 11 95 п То Же 40 0.07

0.8 z,i
JZ__ Вентиль Ру W Ач32 15нЖ 58 бк г М з г _ п 95 и п 40 0.03

Вентиль Ру 16 Д у  50 15 н Ж58 6к j
Щ 5 0 _

0.8 0.8
JL-

1 п 95 и п 40 о.ог

'll
Устройство запорное указатель  
уровня Ру 15 Д у20

г Ё У 2 0 ^ II 95 • и
0.8
ЧО
0.8

0.4

0.6
о.ог

Привязан

иив. ы г

/ Г
п/п Наименование р а б о т

Един.
изме
рения

Количе
ство

Приме
чание

1 Изоляция матами минералоВатными прошив-
нь/ми в сетке Ы12/l, 4 с одной стороны
а У го/ об с другой стороны М 3 3,9

г Изоляция матами минералоВатными про-
шивными в  стеклоткани М3 0,4

3 Изоляция шнуром теплоизоляционным
из минеральной ваты в стеклянной
сет чат ой трубке м 3 0,5

Ч Изготовление и установка покрытия
из алюминиевого л ист а

т олщ иной 0,5 м м м г г г
к 0.8 мм /*7г 7
и 1 м м м г 99

5 Окраска внутренней поверхности алю-
миниевого покрытия лаком ВТ-5 7 7  за

1 раз М г 141
6 Металл око н струкц ии Кг 5,3
7 Поверхность приварка штырей м г 99

Объем основного изоляционного
слоя м 3 4,В

Поверхность по покровному слом
изоляции М2 128

тип
Нконтр.
Ная.огд
Гл-КОНСТ
Рякгр-
Техник

ПопоВч
Чернова
ИябровенКо
Попова
Лисенкова
иваноВ

9 0 3 - 9 - Й о 8 6 Т И 2

Система прот ивоКор  
р о з и о н н о ц  З ащ и т ы

Стидия Лист Л  и сто 5

Р г
О бщ ие д а н н ы е &НИПН

(о к о н ч а н и е ) TEnm w KT
г/ббз-о5 35
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Спецификация элементов тепло Вой изоляции резерВуаро

Марка, 
поз. Обозначение Н аим енование К о л

Масса,
ед.кг Примы.

/

Маты минерам В ат
ные прошиВные 2 м- /00- 
200.Ш Ь  ГОСТ2/880-76С 
обкладкой из проВо-  
лочной сВарной сетки  
с кВадратными ячейка
ми гПг,5/о5 ТУ/9-Ч-7/Ч-76 Ъ$м /32,5

г
Ш ты р ь

ПроёологаМ-ЬГОШгвг- 71'/
и ч го 560 0.02

3 т и и г - о /
Элемент опорного 

кольца 8

9
Б о лт м №*50.36.0/9 
ГОСТ 7798 - 70 8 0.062

5 Гайка М /2.9.0/9 
ГОСТ 59/5-70 8 0.0/5

6
С трун а
ПроВолока д -о -9  

ГОСТ 328г - 79 225* 0.025

7

СшиВка
ПроВолока 0,8" 0-9 

ГОСТ3282-79 600м0.001/

8
Ццнт Мб*(0. ОЦ. 0(9 

гост т п - 80 70 0.036

9 Покрытое
Ы т М Ш г о с п т и ь /05м 2,7/

<0
В инт 9 */2.09.0/3 

ГОСТ <062/-80 № 0.00/2

Н
Отделка изоляции у  
штуцера В и лтКоВ  
Лист/КПнНгостгт/- 76 _ _

/г Струна
ПроВолока 5-0-9Г0СТ3282-79 5м 0.459

I *  Разм еры

Н контр. 
Нач-отд- 
Pi. спец.

ПопоЁа
Чернов
ДиброВенХо
ГТопоВа

Рлкгр• ЛисенКоВа
ВеЭцнж рикуноВа

для справок

э о з - 9 - М с п 8 б т и г

С и с те м а  п р о ти В о -  
коррозионной за щ и ты

Стадия Лист Л о ст оВ

Р 3
ТеплоВая изоляция резерёу- 
ара для хранения герметизиру- 
ющей окидКости емкостью 50м3

ВНИПИ
ТЕП/10ПР0ЕКТ

МаскВа
гтро$. 'А с кj j  (G.4. 9or  f a n - <рft г/ббз-05 36
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Спецификация эяементоВ теплоВои изоляции

Марка,
поз. Обозначение НаименоВание Кол

Масса
ед,ке Прим.

i
Шнур теплоизоляционный 
штн-мь-гоо-еоо-зо-с 
ТУ364695-79 , м3 220

2

МатЫ минералоВат- 
ные прошиВнь/е
гм ч о о -т .зо , ч
ГОСТ 2/880-76 
В обкладказс 
из стекло - 
ткани , М 3 130

3
ТИ Ш - 08

бандаэк с пряж
кой

4

Кольцо
Про Волока {,2.-0- Ч 
ГОСТ 3282-14, м 0.003

5
Покры тие  

Л и с т  Л /U  Н -05 
ГОСТ 2/63/- 76 {,35

6
й ц н тШ  <2.04.019 
ГОСТ 10624- 80 0.001Z

7

Диафрагма
т и п у

ТУ56-2543-23
- -

8

Элемент защитного 
покрытия для отВо- 
ЭоВ трубопроВодоВ 
Т У 36-2543-83

- -

9

Э лем ент защитного 
покрытия изоляции 
Вентиля

ТУ 36-2543-83

- -

Ю

Элем ент з а щ и т н о 
го п о к р ы ти я  изоля
ции задВиЖ ки  
Т У  3 6 - 2 5 4 3 - 8 3

- -

* Размеры для спраВоК

н. контр.
Нач. отд.
Слепец
рукгр

Прок. /7- 1л 9ог~ д

ПопоВа
ЧерноВа
ДиброВенко
Попове
Лисенкоёсг

Вед.ииок Кокунов<з

Подп •

903-9-iken 86 ТИ&

Устройство протиВоКор- 
розионной Защиты

Стадия

ЪплоВая изоляция трубо- 
и арматуры

21663-05 37

Лист ЛистоВ

ttUUnU
7&П/10ПР0ЕКТ

MocKBct
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З ад Л  - Л

Р а з р е з

При вязан

ЦнВ.н*

Спецификация элем ентов теплоВ ой  изоляции

/Парка,
поз. Обозначение Наименование Кал.

Масса
ед,кг Приме*

У тииг-ог Мат В стеклоткани & 3.3

2
Прокладка 30 к 30 
Картон асбестовый 
кяонч-8гостг85о~ 80 8 0.007

3 ТИИ1- 08 Бандао/с с пряо/скои 3

Ч
Коэ/сух
Лист А/Ц,НО,8ГОСТг1631-76 г. 47

5 Болт м /гч00,36.0/з 
ГОСТ 7798-70 8 ОН

6 Гайка м 42.4.019 
ГОСТ 5975 -70 8 0,015

7
бинт 4*12.04. 019 
ГОСТ 10621-80 45 Q.OO/Z

* Размерь/ для

Ш
Н. КОНТО
Пач.атВ. 
Гл.спец. 
Рук, гр
вед.ин#.

Попова
Чернова

Попова 
ЛисенКова 
Вику нова

справок

9 0 3 - 3 - П с п 8 б Т И г

Устройство протиВо- 
Коррозионной заа/иты

Стадия Лист Листов

Р 5
ТеплоВия изоляция насо
си X45/3/U-/Z

ли и ПИ
ТЕПЛОПРОЕКТ

М осква
Пров. Huopf $£)'- &>П- CppOMJJtĴ  . г/бвъ-05 38
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ZOtl Покрытие -jta k  ВТ -577 ГОСТ 5631-79.

При&<рзан

U H B ,. лУ?

ГИ П
Н. контр.

Гл.техн.
Рчк.еп
bed.tiNHi

Попало/
Чернова

Нач. отд. АиЬроьенко
Попала
Лисенком
БируНола

Цн/н. Савельеве/

Подпин

9 0 3 -Р - /4 с п 8 б Т  И Щ —D1
Э л е м е н т  б а н д а ж а

тип Т

Duct Б - П Н - Е  Г О С Т  1 9 90$ -7Ь

б СтЗпе ГОСТ 16523-70

Стад и о Mcfcccf Mdcuj гав

Р г ю

Л и с т  \ Л и с т о в  У
а н и п  и  

Т Е П Л О П р о е к т  
М о с к в а .

500 И iooo t У I y o o o ty

г 1

< Г  Г I
3000

A - A

t o  «  / *

Гост 526A-SO-Т /  Ь2

Обозначение L *
ММ.

Mcfcccf
КГ.

тии1-оа 63 2,25

-01 78 е, 27

П р и в язан

U h s  . л/ g

i t
*•5 3<ч Обозначение Наименование

£ои. «су испод
Примечание- ОУ

Летали

БЧ У Полоса
ЛентаЗхЗОБ Cm Зпс
ГОСТ* 6009-71/
Ь *Сзооо+ 1 )мм. 1 У 2.12 кг.

ВЧ г Ребро
D^Hта 3 *3 0  Б Cm Эпс
Госг 6 0 0 9 - 74 3 3 см. тс/Бл

У * Р а з м е р ь /  д л р  e n p а ь о к .

& Покрытие- лак БТ-5  77 ГОСГ 563-1- 79.

Тип
H-контр
Нач. о тд
Гл.трхч
Р*кгр,

Uu ж-

Попова Подпись
Ч&юновс/
ДиЬрошн
Попове/
Лисенко во

ВРб.инн Бикунова
Хрс/пова

903-9-/4с„86ТИИ1-П2
eggna мЕИЛ ЦАА!ШН

банда ж  а  
тип /7

см.
Тс/БЛ. гчо

Лист \Листо&~Ч
&нипи

Т Е пл оп ро ект
М о с к ь а .

о»ОО
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А

‘$>1

I
4

‘5II

A - A

м гг Поъ. 2

JOCT 5264- <?0- НИ -  к  5

51гг
о«о

<0оС О б о зн а ч е н и е Н аим енование
кол. на ас пол.

Примечание- 07
. Д е т а л и

ъч / Н ст равляю ииар
Угол ок 32 *$2хЗ-Ежт в 5а$- 7г

5 СъЗпеГосг 535-79 / 7 См.гпавл.

БЧ г Л а п ка

Ленто. 3x306 Cm3пс
гост 6009- Ц
L заг ~ 3 О мм. 4 а 0. Об4 fcr.

О б о з н а ч е н и е /6, мм. п. /г г, мм.
Масса,

кг.

ТИИН- 03 гооо 3 /5 0 0 3,77

-07 4 0 0 0 7 3500 6 ,3 5

i. *  Размеры &jt<p ОЛраВОк.
<?. Предельноote отклонения размеров -'/м м . 
3. Покрытие -  л и  к  Б Г -5 7 7  ГО С Т  5637-79.

п р и в я з а н

Она. л/?

ru n
Н.контп

Гл.твхч.
Рук. гр.

JfWH.

Попове/ Подпиа
Чвтовс*

Н<*ч. отд. йиЬроьеньо
Попова/
Аис&нковц

6&6.UHW Викино?*
X  П С / п о  SCI

9 0 3 - 9 - / 4 с п 8 6  Т И И 1 - 0 3

Уеолох напраь-
Л Я Ю щ  и й .

Стадия Масса Масштае.

Р
см.

/Т>о|БЛ. 7.,?

Лист \Листов 7
ЕЬ Н  иг п  и  

т еплопроект  
М осква .

ПрО&. % е ^  1*.Ч:9»гЬо<Ш лрш Ш £ }Г 5/663-05 4 0
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Яров:

А - А
м  4 ' 2

П о ъ . 2

У / 77Г W/ 7/ / / 1  ........... -S/I

у з г
4. Сворные швы по Г О С Т  5264-20.

kO

1
#

?
3

со
о
с

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. П р и м е 
ч а н и е

Л е т а л и

64 / О е е м е н т  сгяг>нноео

б а н д а ж а . .

Л е н т а  3 * 3  0 6  Cm Зпс

ГОСТ 6 0 0 9 - 7 4

Р  = В О 4  м м . 1 0, 57 кг

64 2 Л а п к а

Л е н т а  3 * 3  OS C m  Зпс

ГОСТ 6 0 0 9 - 7 4 L--160H4 3 0 ,34  Кг.

64 3 У п о р

У ГОЛО к  32x32x3-5 гост ом

б  Cm 3 пъ ГОСТ53S 79 2 0,09 кг.

Стандартные изделия

ц 6  о л т Ш е х  5Q 3 6. СИ9

ГОСТ 7798-70 3

j. * Размеры для справок.
2. Предельные отклонения размеров* Г мм.
Ъ. Покрытие -л а к  ЬТ~577 ГОСТ 5бЗГ7$>

9 0 3 - 9 - М 6  Т И Ш - 0 4

С с д м е н т  с т я х е н о е о  

о а н д а  ж а .

Стадия М асса Масштав
ГИП П о п о в а ПоЬгиш

Р Ц 7 +  SП р и в я з а н Н. Контр. 4 & р н о в а ГГ
НиЧ.отд. АиЬроГенк гг
Тл. m em Попова V Л и с т  \Л иот о&  1
Pjfc-ep. Лисенком „ &  Н  LJ П  LJ

т е п л о п р о е к т  

Москва.
бед.мш 6и1сунойо ч

О н  в . tJ? Техник Ъагюооюс*хж а
/Х*>Э0гЬоги*$. ' ~ ~ 2 /6 6 3 -0 5  41
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Привязан

1
t

г
<n 0c

О бозначение Наименование КодПриме*
чание.

Детали

ВЧ i Сеемент стяжного
бандажа.
Лента з х зоб Cm з пс
госг вооэ-7А
// ~426 5 мм. •/ 0,89 кг

BH г Лапка
Лента Зх3 О6 Cm 3 пс
гостбоо$>- 9Ь Л = /бонм 3 0,3<ik.n

ВЧ 3 Уп Ор
Уголок З&З&З- B-T0CT8S09- ?г

в СтЗпсГ0сТ535~79 2 0,09 к Г

Стандартные изделия

4 Болт м 12x50.36.0 49
ГОСТ 7998-70 3

/.*  Размены  для с правок.
2. Предельные отклонения разно post J мм.
3. O B a p H b ie  ш в ы  п о  Г О С Т  5 2 6 ^ -8 0 .

U h b . а / ?

run

Гл.т е х н .

В е д и н м
Инуи.

Попове*
И. контр, [Уе/а^оас*
Hci4.oiB- АчЬровенка

Попове*
Рцн.ер. Оиеенко<?а

Вшснноьы
Xfsoino&ai

Подпии

903-9-/4сп&6 ТИШ - 0 5

Сеемент струсного
б с / н б а у с а .

СтадияМасса MacuiroS

Р i-S
Лист \ листов .4

6 Н И П И
теплопроект

Москва.
проб' Оищ ty, к  9or- Ксъсир. 2466 3~OS 4c>



4  2

I
‘О
«О*

A-А

л/ -/--г

м -/.-у

/ 7 о з . У .  Р а з в е р т к а  с т е н к и  б о к о в о е »

Л и н и я  с г и б а

P o m e .0 ^ ,g f О.У

-5—  -<

. 208 377 377

H7Q

Б " Б  
М 4:1

Роз. с*. Р а зв е р т ка  с т е н к и  то/оцовосу

/оо
ЗогпВ.сЬк 2+Q4

Л и н и я  с<?иБс/

Привязан

L/Ha.>Jг

I
#
Iсо
3
с:

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е /Гая. Приме
ч а н и е

Д е т а л и

64 / С т енка  б о ко в а я

JTucm A A tH - 'f

ГОСТ 2/63У-76 У

Б4 г С т енка  т о р ц о  вая

J/ucm А Д4.Н-1
Го с т  е> /б з/*7в /

3 ТИ И1-09 С коба б'

4 ТИ И1-Ю У г о л о к 3

П рочие и з д е л и я

5 Заклепка  комбини-

рованная  с гд

ГУ 36-/59$*- 77 9

М а т е р и а л ы

6 Мат мин&раловат -

ныО  п р о ш и в н о й

$ м -ю а -г в о ./о о .б

ГОСТ г т а -76 с обклад-

кой из проволочной свар-
ной сегки л/? ур, 5/ о5
ГУ/4-4-7/ 4- 76 да И3

/. * Р а зм е р ы  д л я  сп р а в о к .

2. Неуказанные правильные от клонения размеров - /мм.

лил
Н.контр.
Нач.огд.
Л.гелн.
Pyhj&p.
Зед.инш
tlHifc.

Попова
Чернова
Дс/дрооыс
П о п о в а
Лисенкова
Бикунова
Краснове»

Подпись

903-9/Ы6 Т ИШ-Об
(Ш п у ф у т л я р

Стадии М асс.а McfCUtTAb

Р 5 . 0 У-УО

Л и ъ т  | Л и с т о в  У
В Н И И  И

ТЕП ЛО П РО ЕКТ
М о с к в а

п р о б : Л о щ  /6. ‘t i o r t c x a ^ ,  'H t f i 2 1 6 6 3 - 0 5  4 3
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М  4 - 2
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D и /и У
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П о з .  4. Р а з в е р т  к  л  

4 '4 о т в .  ф  ч ^ - 0’* Л и н и я  с  г  и  б а

СО

1 с о

-1

1 Г
СП о

о»

т
W

N

( 455 3 5 3 3 S 3 4 S S

In

864

412 2

hЧ
га

£
XоСП По

з. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н  и е К о а .
П р и м е 
ч а н и е

Д е т а  л  и

6Ц 4 С т е н к а  б о к о в а я

А и с т  А Д 4 . Н - 4

Г О С Т  24634-16 4

64 2 С т е н к а  т о р г о в а я

А и с т  А Д . 4 Н - 4

Г О С Т  2 4 6 3 4 -1 6 4

3 Г И И  4- 0 9 С К О  6 А в

Ч Т И И  4 - 4 0 ^ / г о л  о  к 3

П р о ч и е  и з д е л и я

5 З а к л е п к а  к о м б и н и -

р о в а н м а я  с т д  985

Т У 3 6 - 4 5 9 8 - 1 1 44

М Л Т Е Р И Л Л Ь !

6 М а т  м и н е р а л о в а т -

Н Ы Й  п р о ш и в н о м

2M -400-2S0 .400-6

Г О С Т  2 4 8 8 0 -1 6  С  0 6 К Л А А -

К О Й  И З  П Р О В О Л О Ч Н О Й  С В А Р -

Н О Й  С Е Т К И  Й -  42, 5 )05

Т У 4 Ч  - Ч - 1 4 Ч -1 6 0 .036 м а

4. *  Ра з м е р ы  д л я  с п р а в о к .

2 .  Н е у к а з а н н ы е  п р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в  ± 4 м м .

9 0 3 - 9  4 4  с п  8 6  Т И И 4 - 0 1

П о л ^ ф ^ т  А Я р

Стад ия М асса М асш т.

гип Попова Подп-
Р 1.5 4:40Пр и в я з а н H.K0HTP. Ч ернова |/

Нам.отд ДИбРОВЕНКО 1/
Гл.техн . Попова а ЛИСТ 1ДИСТОВ 4

РУК.ГР. Лисенкова ч ВНИПИ
ТЕПЛОПРОЕКТ

М осква
0ЕД.ИНЖ. Бикунова Ч

Инв. Й2- Инж- Храпова И

Пров. 3*слм, Я . 9 > korj. ^ 24663-O S МЧ
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Л и н и я  С Г И Б А  

Л и н и я  р е з  а

Не^ К уАЪ/АННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫ Е о т к л о 

н е н и я  Р А ЗМ Е РО В  1  •{ М М

ГИП Попова Подл-

Н.контр. Чернова а

Нач.отд ДИ6РОВЕНК0 ч
Гл .техн Попова и
Ру к .гр. Лисенкова и

0EA. МНЮБикэнова И

Техник Медное •1

П Р И В Я З А Н

И Н 0 .№

9 0 Ъ - 9 - / Ч с п  8 6  Т И Ш - 0 9

С к о б а

А и с т  л д / . н - /

Г О С Т  2 4 6 3 4 -  1 6

Стадия Мд сел

0,0/

Мдешт.

/*/

Лист |листов7
8Н И П И

ТЕП ЛО П РО ЕКТ
М о с к в а

Ф о р м а т  АЧ

2  отв. Фч . 2  ±о»/

R 3

ч е й Г/У/УЛ

А К

1Я O
h

1______
1

)
1Г>'Т*

/ .Н е у к а з а н н ы е  п р е д е л ь н ы е  о т к л о н е 

н и я  р а з  гл е  р о в  34  м м *

2 .  П о к р ы т и е  -  л а к  6 Т - 5 Ч 1  Г0СТ5вз/-Тб

г и п По п о в а Подп.

Н.ко нтр. Ч ерн о в а Ч
На ч .о тд Аибровенко и
Гл .т е х н Попова ч
Рз к .гр . Лисенкова и
ВЕД.ИНЖ Бикзновд ч
Техник Ив ан о в и

Пр и в я з а н

Инв.

9 0 3 - 9  - / Ч  с п  в б  Т И Ш - 4 0

И г о л о к

Л е н т а  Эх з о б  ст.зпегостбооз-тч

Стадия М асса Масштаб

Р 0 ,056 /М

Лист 1Листов /
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ПРИМЕ- 

ч АН И Е

Д е т а  л  и

64 / Пр я ж  к а

Л е н т а  АД/.Н 0 .8x40

ГОСТ /3 1 2 6  - 1 6 / О.ООЗКГ

М а т е р и а л ы

2 Де н т а  АД/.Н О.вхцо

ГОСТ / 3 1 2 6 - 1 6 3.SM

Л е н т у  п о э - 2  р а з р е з а т ь  п о п о а а м -

П р и в я з а н

Мне- М2

г и п
Н.контр.
Ндч.отд.
Гл.те х н .
Р51К.ГР-
ВЕД.ЦНЖ
Те х н и к

По п о в а

Че р н о в а
Ди в р о в е н к о

Попова

Л и с е н к о в а
б и ю н о е л

И в а н о в

Подо.

903-9-1ЧСП 86 Т И Ж - 0 8

Б а н д а м  с  п р я ж к о й

С т а д и я М а с с а

О , / 2

М асш т.

/ М

Лист | Ли ст о в /
в ниг ти

ТЕ П Л О П Р О Е К Т  
_________ М о с к в а

Ф о р м а т  А З JZ
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О б о з н а ч е н  и е Н А  И Ml Е н ОВА Н И Е
кОЛ.НА ИСП0Л- П р и м е .

Ч А Н  ИЕ- 0 4

Д е т  а  л и

6М 1 С т р а н а

П р о в о л о к а  5 - с

Г О С Т  3 2  5 2  - Т Ч 6 6 С м .ТА бЛ .

ВЦ 2 СТР"3 НА

П р о в о л о к а  5 - с

ГОСТ 32 82-ТЧ
L = >(600 мм 5 3 0 , 2 5  К Г

еч 3 Ш т ь 1 р  ь
П р о в о л о к а  5 - с

ГОСТ 3282 - т ч

L -б О м м <8 30 0, 0 0 9  К Г

J

~Z
CD
Iх
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ч:нч:«
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с
3 о
с ер

0|*Z о
г*ФX3
X

Пров. 'М щ  a. 9 o f

Б - Б 
M  4 ’ 4

к о и .  M

%
4. P / 3 M E P b l  Д А Я  С П Р А В О К .

2 .  П р е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в  ± - ( м м . 

Ъ.  С в а р к а  р у ч н а я  а к т о в а я .

Ч.  П о к р ы т и е  -  л а к  6 Т - 5 1 Ч -  г о с т  5 б 3 4 -ч -9 .

9 0 3 - 9  -  * Ч с п  8 6  Г И И ^ " М

Р е ш  Е Т К А

С т а л  и я М а с с а М а с ш т а б

гип П о п о в а П о а п -
Р

См.
Т А 6 Л . 4 : 4 0Пр и в я з а  н Н . К О Н Т Р . Ч е р н о в а ч

Н а ч .о т л . Д и б Р О В Е Н К О II
Лист 1 Листов 4Г л . Т Е Х Н - П о п о в а и

Р̂ К.ГР. Л и с е н к о в а V вн ипи
ТЕПЛОПРОЕКТ

М осква
В е л . м н ю Б и к ъ н о в а и

Инв. Инж. Х р а п о в а 1/
2 -f 6 6 3 - 0 5  М б
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0 6 О З Н А Ч  Е Н И  Е Н а й д е н о в а  н  и  е К о л
П р и м е .  

Ч  А  Н И Е

Д е т  а  а  и

б .ч 4 С е г м е н т  б а н д а ж а

Л е н т а  2 х з о  б С т З п с

Г О С Т  6 0 0 9 - 1 4  Ц , - 2 2 8 0 М М 4 4 . 8 1  К Г

Б . Ч 2 Л а п к а

Л е н т а  2 х з о б с т З п с

Г О С Т  6 0 0 Э - Э Ч  L» - 4 0 0 М М 5 0 , 2 4  К Г

6 . 4 3 О п о р а

К а р т о н  а с б е с т о в ы й

К А О Н - 4 - 8  Г О С Т 2 8 5 0 - 8 0 5 0 . 0 3 5 К Г

<ЫЧ *
---------  4. Ра з м е р ы  д л я  с п р а в о к .

Г ОСТ 5 2 6 4 - в о - ж -  J \ 3

Г %

2. Пр е д е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  р а з м е р о в  ±  4 мм.

ГГ УJ

9 0  3 -  Э -  44 сп 36 Т И И 2  -  0 445

Э л е м е н т  о п о р н о г о  

к о  а ь ц -а

С ТА Д И Я М а с с а Масшт-

р 4.ЭЧ 440П Р И В Я З А Н Г И П П о п о в а

Н.контр. Ч е р н о в а

Нач.отл.ДибРОВЕНКО Л и с т  |Л и с т о в  4
ГЛ.СПЕЦг П о п о в а внипи

Т Е П Л О П Р О Е К Т  
М О С К В А

Р я к .г р . Л и с е н к о в а

Инв. ^2 ВЕД.мнт БикиновА

го
<Т\
а\
о»
I
о
сл

<
5 о

А -  А

п
и и и и м „ п И „ it а и и и и и и 11 и и Ч и и и и и I  " „ » » ; » » и м и и „ иМ и II м II " ,1 II

4 0 0 0

t -
«:
2
а .
о

<С
X
о

с о

с О
О

С =

О б о з н а ч е н  и  е Н а и м е н о в а н  и  е К о л .
П р и м е -

ч а н И б

М а т е р и а л ы

4 М а т  м и н е р а л о в а т н ы н

П Р О Ш И В Н О М  В  О Б К Л А А '

К А Х  И З  С Т Е К Л О Т К А Н И

2 М - 4 0 0 -  4 0 0 .  4 0 0 , 4 0 . 02S

Г О С Т  2 4 8 8 0  - 1 6 м 3 3 , 3  к г

2 П р о в о л о к а  0 . 8 - о - Ч

Г О С Т  3 2 8 2  - Т Ч 5 м 0 . 0 2 к г

В ы р е з  в  м а т р а ц е  с д б л л т ь  п о  m e c t ĵ.

I

М 4 '2

II
,, "  «(1 ч

« 1. "  г,

З а  ш и т ь  т о р е н ы ,

В Ы Б Р А В  Ч А С Т Ь  М А Т О В -

ПРИВЯЗАН

Н нв.Ы й

run
Н. КОНТР.

ГЛ.СПЁЦг
Л к .Г Р .
В С А . И Н Ж .

По п о в а
Чернова

Нам .о т а  Дибровен  ко

п о п о в а

Л и с е н к о в а
БИКЭНОВА

9 0 3 ~ 9 - 4 Ч с п  8 6  Т И И 2 - 0 Я

М а т  в с т е к л о 

т к а н и

С т а д и я  М а с с а  М а с ш т а б

3 .3 4-5

Л и с т  | Л и с т о в  1

ВНМГТИ
ТЕПЛОПРОЕКТ

М о с к в а

Типовой проект 903-9-14сп.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827356.htm

