
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т
901 - 3 - 212.85

СООРУДИ
ОБРАБОТКИ ПРОМЫВНОЙ ВОДЫ ОТ КОНТАКТНЫХ 
ОСВЕТЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ . ИСТОЧНИКОВ С СОДЕРЖАНИЕМ 

ВЗВЕШЕННЫХ ВЕЩЕСТВ AD 150 М Г / л
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32-40 и 50-63 тыс.м/ с у т к и

А Л Ь Б О М  11
А р х и т е к т у р н о -строительны е р е ш е н и я , т е х н о л о г и ч е с к а я

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К А Я , З Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е Е К А Я  Ч А С Т И .

ыж-вгукрашение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
901 - 3 - 212.85

СООРУЖЕНИЯ
О Б Р А Б О Т К И  П Р О М Ы В Н О Й  ВО Д Ы  О Т  К О Н Т А К Т Н Ы Х  
О С В Е Т Л И Т Е Л Е Й  Д Л Я  С Т А Н Ц И И  О Ч И С Т К И  В О Д Ы  
П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Х  И С Т О Ч Н И К О В  С С О Д Е Р Ж А Н И Е М

В З В Е Ш Е Н Н Ы Х  ВЕЩ ЕСТВ ДО 1 5 0  м г / л  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3  2~40  и  5  0  -  6  З т ы с м ^ у т .

С О С Т А В  п р о е к т а :

£0365-02

Р А З Р А Б О Т А Н

ЦНИИЗП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ГОРОДОВ, ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ

А л ь бо м  I  -  Пояснительная записка.
А льбом  Ц -  архитектурно-строительные решениядехнологичесш, сантехническая,

злектротехническая части.
А л ь б о м  ш -  Строительные изделия.
Альбом iv -  Спецификации оборудования.
Альбом £ -  Ведомости потребности в материалах.
А льбом £1 -  Сметы.
Альбом уй -  Показатели изменения сметной стоимости.

А Л Ь Б О М  П

Технический проект
УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕН 
Приказ 120 от 6 мая 1980 г.
Рабочие чертежи введены в действие 
ЦНИИЭП инженерного «оборудования
приказ Ms 54 от &6сеитя&ря 4965г

Главный инженер института А.Кетаов

Главный инженер проекта Е. Беляева

ИнВ.Яе

Привязан
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. ЕОДЕРШАНИЕ АЛЬБОМА

Марка П аим енаВ ание Я А
стр

№ 4 9 Спецификация на участки монолитные 5м5,6  и 6м 1 Л6
к/н-ла Площ адка Лм1. Валка 5м Л. Ом 7. Л7

Конст рукции мет аллические

КМ-1 Общие данные. Техническая спецификация металла Л8
KM-Z Общие данные. Техническая спецификация металла Z9

на типаВые конст рукции
км -з

4
Общие данные.Ведомость металлоконструкции па Видам профилей ZS

км -ч Схема расположения подВесного пути на сам.-1.570 и Л. 700 30

Узлы /*•/?. Разрезы Н *3 -3

КМ -5 Схема расположения металлических площадок и  опар 31
В  насосной. Разрезы 1 -1 *5  -5

к м -в Схема расположения металлических площадок и опор В ЗЛ
носаснои.Разрезы 6-6+J343. Опары металлические ОСтЖхЖз.осе

КМ-7

1 1 **1*if! §I1|t1

33

Элемент плана н1. Разрезы 1944-46-/6. Опары ОСзОСч

КМ-8 Схема распола/нения краниггейноВ площадок, лестнищ 34
ограждении и  стремянок

Технологические реш ения

ГХ-1 Общие данные 35

тх-z Планы на атм. -0 .650  и ТРОП. Разрез 1-1 36

тх-з Фрагмент насосной на атм. -П .650. Разрез Z-Z 37

ТХ-4 Схемы Вг\ ВЗ, К3% Кб 38

шопаоа Эжектор. Эскизный чертеж общего Вида ЗЭ

Шааапа ГидразлеВатор. Эскизный чертеж общего Вида на
istmmma ТрнбапраВад персрарирпВанньш. Эскизный чертеж общего Виде. 41

Отопление и  В ент иляция

08-1 общ ие данны е 4Z
QB-Z План на атм. ОМО. План на атм-0.650. Схема системы 43

Марка Н аим енование
Я Л
стр.

Архитектурно- строительные реш ения

ЯР-1 Общ ие данны е 3
Й Р '2 П лан но  птм. О М О 9
/>р-3 План но атм.-0.650, Разрезы 1-1; Л-Л 5

ЙР-Ч Фасады 1-3; 3 -1; Я- Г ; Л Я 6
ЙР-В

Планы хра&ш и тмВ Зксл/шкпция патВВеданат/ перемычек и отдел
ки памешенид Спеиишатмя пепины чек а зтленетаб заполнения првемб 7

Конст рукции железобетонные

№ -1 Общ ие данны е 8

m - i Схема распаламения элемент ов стен 9

кш -з Схема расположения гатит покрытия №

кш -ч Опалубочный черт ем  д н и щ а 11
т -в Схема расположения элементов стен Виды М + 5 -5 1Z

т -в Схема распаламения злеменш З стен Виды 6-6+S-S 13

Узлы  l- r iv

К/Н-7 Узлы ?-№ . фундаменты под оборудование 14

Фа 1*Л,3. Разрезы
КМ-8 Узлы  m  г Л 15
кт -э ЯрмираВание днищ а. Схема распаламения нижней 16

арматуры.
КМ-10 ЯрмираВание днища. Схема распаламения Верхней 17

аомат упы.

КМ-11

IIIi]

18

каокасаВ . Узлы  ill- /К Ведомость деталей

KM-/Z

|*Г̂|11I}

19

км -13 Специф икация днищ а. ла
КМ-14 Спштубачный чертеж.Участки монолитные.Ум 1.Л.5 4 .5 Л1

КМ-15 Участки монолитные Ум1Л,4. ЯрмираВание лл

m - ts Участок монолитный Ум 6. Валка 5м 1. Опалубочный чертеж. л з

КМ-17 iУчасток монолитный Ум 6. ЯрмираВание. Л4
КМ-18 :Участки монолитные Ум5 .6  ЯрмираВание. Л5

М арка Н а и и е н а В а н и е

отопления С леш  систем ВВ1±В63
Электротехническая were

ЭМ-1 Общ ие данны е чн

эм-1 Схема электрическая принципиальная распредели- 45
тельной сети ~ se a fe z  а  В

ЭМ-3 Схема электрическая принципиальная иараВления 46
насосами М 1,м л,М 4, MS J

эм-4 Схема электрическая принципиальной упроВления 47

ЭМ-6

ЭМ-7
ЭМ-8

ЭО-1
эо-л

e a r Варами М б ±М8; м 5 + М14

ЭМ -5 Схема 4 8

ЗагВары М6+М8, задВижки МЗ+М/4
Схема падклш чения электрооборудовани я, Ш кагр P T 3 Q j

(Р Т З П Л ); я щ и к и  УпраВления ЯУ1ЩЯ 9Л,Я 439Я У4 > Я 4 5  _

К а б е ль н ы й  ж у р н а л .

Размещ ение электраабарудаёания и
прокладка  кабелей. План н а  ат м-0.650.

ЭлектрапсВещ  емие

Общ ие данные
Электрическое асВещ ение
П ланы  на  птм. -0.65П  и  ОМОН

авт ом ат изац ия

ПТХ-1 Общие данные. Схема ф ункциональная
технологического процесса

ятх-г Схема  падклш чения прибораВ и

устраи стВ технологического контр о л я

ЯТХ-3 Размещ ение пр и бараВ  и  негр а  ист В  
т ехнологического к о н т р о л я .___

56 _
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Ведомость осноВных комплектов рабочих черте осей

Обозначение Наименование Примечая.

АР Архитектурные решения.
к * Конструкции железобетонные.
км Конструкции металлические.
TZ Технология произВодстВа.
08 Отопление и Вентиляция.
эм Электротехническая часть.
А7Х Автоматизация технологи-

ческого процесса.
30 Электрическое осВещение.

____________

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Аист Наименование ' Примечание

1 Общие данные
Z План на отм. о. ООО
3 План на отм. -o.sso. Разрезы 1-г. 2-2
4 Фасады 1-3; з-// А-г; г.а
S Планы кроВли и полоВ. Экспликация полоВ.

Ведомости перемычек и отделки помещений.
Спецификации перемычек и элементов
заполнения проемов.

Ведомость ссылочным и прилагаемых документов Ведомость спецификации

Обозначение

ГОСТ 12S0 8 - H

ГОСТ 246$8- if

С е р и я  2  4 3 0 - 3
В ы п.2

Н а и м е н о в а н и е Примчат NN
Ш С Т о \

Ссылочные д о к у м е н т ы _____________ /
Окна деревянные для произ-____________ к
ВодстВенных зданий__________________ ( _
Л В ери наружные обществен
ные.
ТипоВые архитектур но-строи-
тельные детали про мы шлем-
ных зданий с кирпичными
стенами

Наименование

Спецификация элементов заполнения проемоВ 
Спецификация перемычек.__________________

Примечание

1J3i-10 Вып.{
Перемычки железобетонные
для зданий с кирпичными
стенами.
Узлы окон с дереВяяными

2.436-14 переплетами по
Вып. 1 ГОСТ 12505-81

Основные строительные показатели

Наименование
Т Г

изм.
Количество
32-40

тыс. та fan г. пчеут

Площадь застройки 520 460

Строительный объем м 3 25532 23412

8 том числе: подземная часть м3 SS1S.S 2204,0

наземная часть м3 135,3

«Общие указания

1. Здание !! с т е п е н и  о г н е с т о й к о с т и . ____ ,
* . О тн о си тел ьн ая  о тм . О О О О  с о о т в е т с т в у е т  а б со л ю тн о й  o t m . L — J  
3. К и р п и ч н ы е  с т е н ы  В ы п о л н я ю т с я  из к е р а м и ч е с к о го  к и р п и ч а  

р я б о ё о г о  п о л н о т е л о г о  о б ы к н о в е н н о го  м а р к и  / о о ( г о с т  830-80J 
М р з * 1 5  н а  ц е м е н т н о е  п е с ч а н о м  р а с т в о р е  марки 85,

Н. Наружные поверхности кирпичных стен Выполняются с 
расши&кой шВаё.

S. Горизонтальная гидроизоляция стен от капиллярной Влаги осу
ществляется слоем цементно-песчаного растбора состава (:2 
толщиной 2 0 мм на отм .- 0.03р-

е. В о к р у г  з д а н и я  у с т р а и В а е г с я  о т м о с т к а  с аар ал ьтоё ы м  п о к р ы -  
_ TULM ш и р и н о й  0 .7 5 м . «
т .Л З е р н ы е  и  о к о н н ы е  о т к о с ы  о ш т у к а т у р и в а ю т с я  

ц е м е н т н о - п е с ч а н ы м  р а с т б о р о м  м а р к и  50,
& С тол я р н ы е  изделия о к р а ш и ё а ю т с я  м а с л я н о й  к р а с к о й  за $  р а з а . 

Проект р а з р а б о т а н  для у с л о В и й  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  
В л е т н е е  В рем я. П р и  п р о и з В о б с п т В е  р а б о т  В з и м н е е  
Врем я В п р о е к т  н е о б х о д и м о  В н е с т и  к о р р е к т и в ы  
8  с о о т В е т с т ё и и  с о  С Н и П  6 - 22 - 81 : Ф - 1 7 - Щ  (S -/ S -7 6 .

\\

\1
i

(<
\
К

Настоящий проект разработан В соотёетстёии с 
действующими нормами и правилами и предусмат
ривает В части архитектурно-строительных 
решений мероприятия) обеспечивающие 
Взрь/Вную, озрыВо-попарную и попарную 
безопасность при эксплуатации знания.

| ГлаВный архитектор проекта /ГлеооВ/
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Профиль кирпичной шдки
KAPHUU К ЛЕТАAU 67

ВкСПЛиКАЦи» ПОМЕЩЕНий
агаас<*с<<
а
га.MJ2£сзас

Haumehgbahue

, КМЕГОРий ПРОиЗЮДСТЗА
Папн1А*ь П0 ЗЪРЫВМОй ПЛОЩАДЬ ШЫВО-ПОКАР- 

ной и ПОМАР*
I^P^HQU МАСН0С-

й ф ?
1 MOUTAWHA* ПЛОЩАДКА

ндсосной 6,3 6,5 ! А
г Насосное otaeaehue 8i« 8U Д
ъ РЕЗЕРНУАР-отстойник 1 1
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I

■
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'< ш Ж

1 5 7777777Л
''Щ Щ

3 0 , и и-
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Ведомость проемов ворот и дверей

Марка.
П05. Размер проема в кладке, мм

i <9 Ш *2370
ПРШЗАЙ

ЦП 8. н\

Т П 90b S-2 .42 .SS АР

Я р И Ш Л 1*1
План на отм. Q000 ины и эп

иншЕНЕРного m vw iw t
г. мпеш

Фо р м а т  А 2копиром-. Кюппщн



Р Д ь  р Е з i - j
Смш Г»МиЯ(ШШ8-8гМр}>100)НА lUTBMHOU MKTUK мд РКЦ Щ-Г- В5Г(М5К-Г 65f) ГОСТ ?Ш- (
4 СДОЯ РЧВ£РОЫДА МАРКИ Р э м "-» 5 0 (Т »2 1 -Ъ ц -7 2 ) НА ШТММНОй MACTUKE M APKUM^-r-SSAfW ^~RSA)fOti

Ц е м ш н о -  п е с ч а н а я  с т я ж к а  мши "So -  1а мм
З Т Ш и Т Е А Ь - П Е Н О Б Е Т О Н  Г *  500 * » У м * -  6Q ММ
П А Р О и З О А Я Ц и Я - Q6M A3KA ГОРЯЧЫМ Ш У М О М  ЗА 1 РАЗ 2

Щ ] Г Ш ж ш Ш Ж к Ь 1 Е  плиты.

% 5,830

б 000

Гидроизоляция ТДбЛЦЦА ЗНАЧЕЙЦй J 'u . .V  
^ Ь А в и с и м о ш ^ д а в о д и -

ЦРОи5«0А1ШЬШП
tTAHUUU А мм В ММ

32-40 ТЬИ.мУш. <3500 24 000
50-63 шииУмт 10 500 21000

Наркнро&кч лестничных м арш ей стремянок и  плосцадок 
СМ. на  листах лI S ; В марки £М.

ТГРШШ

Ж Ж
ц н и ы э п

UHWtHtPHOrQ OSOPUftOtAHlM 
г m m
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ведомость отделки помещений 
Площадь м*

Ндимемовдние
или

номер помещения

Потолок Стены или 
перегородки

Нив стен или 
ПЕРЕГОРОДОК (ПАНЕЛЬ)

Пло
щ а д ь

вид отделки Пло-
ЩАДк

вид отделки Пло
щ а д ь

вид отделки вы СО
ТА 
ММ

i
ЪЪ

5ATUPKA 
швов. Окраска поливинил-
АЦЕТАТНАЯ 

НА- 27 А.

соСП■я ШШАТШАкирпичных
стен, ОКРАСКА
поливинил-
Ацетдтнля 

IA -  Z7A

— — —

2 107,5

3 AT U Р К А
швов. Окрас

ка  поливинил-
АЦЕТАТНАЯ 
V  27А.

го
 

Н 1
го го

5ATUPKA
поверхнос
тей железо
бетонных 
стен. 
Окраска поливинил - 
АЦЕТАТНАЯ

8А-27А.

— — —

Спе  ц и ш и к л ц и я  перемычек

М арка
ш . Об о з н а ч е н а Йдименовд ние Код. М асса

Ц . КГ П рим ечАние

П Р 1 1.Ш -Ю  «ыл.1 1ПРЗ-22.12.Й ) 100
1.138-10 вып.1 (ПР38-24.25.2&. 1 525

ПР2 1.138- 10 0ЫП.1 in P3 -22 .l2 . li ъ 100

Специф икация  элементов заполнения проемов

М а р к а
поз. ОвОЗНАЧЕНие Ha u m eh q ba h u e

Коли
чество

М асса
ед.кг Opumemahue

1 ГОСТ 20 698 -81 ДН 24-1360 I

о м ГйП 12506-01 П НА 12-18.1 2

ФОРМАТ А2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки /см

Лист Наименование Примечание

1

~1Г"
Общие данны е.
Схема расположения элементов стен.

3 Схема расположения плит покрь/тия.
Я Опалубочный чертеж днища
S Схема расположения элементов стен. виды МгЭтд,
6 Схема расположения элементов стен, Se/ды 6-б* 9-9.

Узлыт-тШ-
7 Узпь/7 ~/и. фундаменты под оборудование.

фо 1,2,3. Разрезы.
в Узлы Ш ' + х/.
9 Ярмиробоние днища. Схема расположения нижней арматуры.
10 Ярмиродание днища. Схема рас положения8ершей арматуры.

17 ЛрмироВание днища. Схема расположения каркасов.
Узлы Щ-12- Ведомость деталей.

1г Лрмиробоние днища, узлы J r  W-
. ts Спецификация днищ а

14 Опалубочный чертеж. Участки монолитные Ум7,2,3м 5.
15 Участки монолитные ум 12р. Ярмиродание.
16 Участок монолитный Ум6, Валко бм/д/толубоунь/очерт
17 Участок монолитный Умб. Ярмиродание.
18 Участки монолитные Ум5,в. Ярмиродание.
19 Спецификация на у час пси монолитные Умб,S uBm i

20 Площадка Лм/, балка 5м2 Ум 7.

Е
ведомость ссылочных и  прилагаемых долумен/паб Ведомость специф икации

дббзначение Наименование Примечание Лист М аим енавоние tфимечоние

Ссы лочны е документ ы КЖ-2 1спецификация к схеме расположения элементов 
стен.

кж-з спецификация к схеме расположения пяитло/фымиясерая Р.ЗЧО-1; 8ыл.Р Детали перекрытии общественных зданий
серия / чдч-гч Опаханы длякрелления крьииныхбентиля- кж-в .спецификация к узлам Ш , ж, к/

город дефлектора 3 и зонто8.
серия 3. 900-3. бд/лр$2; Сборные железобетонные конструкции

Тыл. 2/82; бью. 4/82; 8ь/Л. 7 емкостных сооружений для додаснабже-
ни я и канализации

серия / Ч00-/5, был. / Унифицированные закладные изделия
железобетонных конструкций длякреллениь

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конст рукций по рабочим  чертежам основного комл - 

-рект а марки гж.

технологических коммуникации и устройств
серия / УУР-т-2 был. 1 рлиты перекрытий жепезобегоннб/еребрис-

гыелвоомм, Укладываемые на ригели
прямоугольного сечения.

Серия 5.900-2 Сальники набивные ду*50гТУ00мм для
пропуска труб черезаены/Ьбте чертежи

серия/./чт-т. вбл.59. Панели перекрытий железобетонные
многопустотные.

н
строки

Наименование группе/ 
элементов конструкций Код

Ш-Зом*5 Примечания
к -. -

1 перемычки 5528000000 0 3 I0.4>
2 Панели с гена доте емкостных с!ДДХии щ е к?

Прилагаемые документы 3 Плиты перекрытий 5842000000 ы \зэ:Г
901-3-2*2.85 -КЖН Строительные изделия Ч Детали смотровых колодцев 5855000000 Л 2 £2̂ 1

-юн вм ведомость потребности материалов 5 Детали лиертовых и вентиля- 0.1 0/Г

Общ ие указана#: цианных шахт.

Расчета# зимняя температура наружного воздуха 
минус 30°С.
Скорое г паи напор ветра- для1 географического района; 
Вес снегового покрова для л/ географического района '  
Рельеф территории -спокойный, грунтовы е водь/ 

о тс у тс тв у ю т, грунты  неп учинисть/е, не про садоч
ные со следующими нормативными характеристи
ками:

Нормат ивный угол внутреннего т рения&-0М9рад
или 2 8 *;

Нормативное удельное сцепление С * * 2 К /7а;

Типовой проект разработан в  соот вет ст вии с  ' действующими нормоми и правилам и и предусмат
ривает  в  част и железобет онных канстоякииО 
м ероприят ия, обеспечиваю щ ие взрывную  
взры вопож арную  и  пож арную  безопасност ь 
при эксплуат ации Здания ^изопасност р

Главный инженер проекта /Кузнецов/

Модуль деформации не скальных грунтов в * ту 7 мПа; 

Плотность грунта 8 7/м3; коэф ф ициент  безопас

ност и по грунт у /Г/**/.
Расчет ную  схем у сооруж ени я см от ри поясни

т ельную  зописку.

Материалы на изготовление сборных 
и железобетонных конструкции учтены 3 
ве домоет и потребности в  материалах и 
отдельно не учить/даются

ПРИВЯ1ЯН

ш. п°

ТП 901;3rH2.&S "Ml____

ПроверилАктоном и СООРУЖЕНИЙ ОБРАБОТКИ ПРОМЫВНОМ ВО&Ы ОТ КОНТАКТНЫХ ОСВБТЛИТЕЛЬи йЛНТйНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Л2-М0 и 50-63ТЫС-М*|СУТ

стяамя лист ] Аистов
Стннж ПЁТМШНЙТоеигр* р 1 20 

Ш и э п ”
НПГООБОРШШВЙНиа

Рчк.гр Антоном Ж /Г£шст|
н.КОНТР

ШйПИР0_
КУЗНЕЦОВ у - ОбЩИЕ ДАННЫЕ ццнштнтЬ

НИМ ого КРПСЙВИН г. МОСКВА 1
___ „ я р о р м п т  в а



Илем a pa (положения элемент*г стен

* * '  * т  умз

Производи щ -  
ность tm rn u I apuqht Размеры мм fl

A в ШТ.
h  -HQ тыс.^ J 13 SO If 1Ш О 5

50-БЗтыс.мг/сут. ж 10500 HO QO 4

Спецификой ия к схеме распою тения элементов стен.
П

Марка //воз качение Роим скован не Кол.
тТ тшГб/>. 1

1.
Т Гtap-

Ham
КГ

Цримеч.

панели с т е новых емкое тных сво >УШ ’HUU
nci тп 90/-3'2/8BSKMH. 1.0.0.3 OU1 3 з :7300
nci -oi net 1 L 7300
ПСЗ -0 1 ПСЗ i 1 7300

ПС4 ■03 пен 1 1 72 00
ПС5 -оч ПСУ 1 1 1300
ПС6 -OS пс8 1 f 7ЗОО
nc 7 -Об ПС7 8 3 1300
nci -07 nc 8 3 7 7300
ПСЗ -93 пез 3 3 7300
nc 10 ■09 нею 1 1 7300
ncu -10 пен 1 { 7300
nciz -и псц 1 1 7300
nci5 TW/3-M. SS- КМ И1.0 0.0 ПСЙ 1 1 3400

Участки монолитные
УМ i лист 14 * Ум / 4 {
УМ Z лист й Ум 1 / 1

УМЗ лист Hi У м3 / /
УМ if лист й УмЧ 1 /
Ум 5 лист й Ум5 1 Z
уме лист 16 ум 6 1 1
Бм* лист is балка, монолитная 1 4

Узел 1 3.900 -3, вып 2 /  fa А-Ж-ZO P0CT57SI-U 1-300 14 ZO 0.24
Узел! 3. 900 -3, В МЛ 2/ьь А-Ж-И ПОСТ 578I-SZI-.250 48 40 0.11i

f. Днище, внутренние (к воде) поверхности монолитных участков стен и стыков в осях/-! 
торкретируются иементно- песчаным раствором состава 1:1,за!раза на толщину 
i s  мм с последующим пелезнением.

2,. У с т а н о в к у  с т е н о в ы х  п а н е л е й  п р о и з в о д и т ь  с  т щ а т е л ь н о й  вывсркой горизонта ль - 
н ы х  и  в е р т и к а л ь н ы х  о с е й .  М е м д у  собой п а н е л и  с о е д и н я ю т с я  п у т е м  c & c k p z u  

з а к л а д н ы х  д е т а л е н  а р м а т у р н ы м и  н а к л а д к а м и  п о  у з л а м  /. Z ,  в ы п .  1 / 8 1  с е п и и  

3 . S 0 0 - 3  с  п о с л е д у ю щ и м  з а м о н о л и ч и ь а н и е м  с т ы к а  ц е м е н т н о - п е с ч а н ы м  р а с т в о р а м  

м е х а н и з и р о в а н н ы м  с п о с о б о м ,  в с о о т в е т с т в и и  с „  Р е к о м е н д а ц и я м и  п о  у а м о н о л н - 
ч и в а н и ю  ц е м е н т н о - п е с ч а н ы м  Раст вором  сты ков ш п о н о ч н о г о  т и п а  м сворных 
м е л е з о в е т о н н ы х  е м к о с т н ы х  с о о р у ж е н и я х  " ;  с м ,  с е р и ю  3 . 9 0 0  - 3 ,  в ы п  у 8 Z ;

Т- овразные с т ы к и  с т е н  п о  осям Б , &  и  о с я м  1 , 5  -  п и в к и е  в  в и д е  ш п о н к и ,  

з а п о л н я е м о й  т и о к о л о в ы м  г е р м е т и к о м  ^ г и д р о м  - ж п о  узлу  z 4 и в  с о о т в е т с т в и и  

с  р е к о м е н д а ц и я м и  п о  п р о е к т и р о в а н и ю  м е л .  в е т .  е м к о с т н ы х  с о т р у м е н и и  с  пол
носборны ми с т е н а м и  с  п р и м е н е н и е м  т и о к о н о в ы х  е е р м е т и к о в  с е р и и  3 .9 5 3 - 3 з  

3 .  Риор о с т а т ц ч е с к и е  и с п ы т а н и я  п р о и з в о д и т ь  п о с л е  у с т а н о в к и  п л и т  п о к р ы т и я .

Т Л  901-3,-242.аь т

1№&Уте1Ш№№аш1(И пот ной • Щ и  ат к о н ш т н ш  осветлителей ш ш ш ё ш ш В Ш

ЫмА
таа

К е я и н щ л  Р ш е в с к а ц  т р о р м л т / И

- ..... рлополсшсния
зле ж г и т о в  с т е н .

^ __I__ё— L — —
Ц Н И И Э П

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
I». М И Г Ш _______



10

1

' Г

* Г

С х е т о  р а с п о л о ж е н а  $  п л а т  м о к р ы / п а я  м а  о т м  - а  2 5 0 .

/  Труды осдестацепентнь/екц/, пб <р fao в  подсылке нмз 
нл отлг. -0 - 25с

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  п л и  г  п о к р ы т и я  м а  о т п .  3 .3 0 0 .
з а

ЪЖ д'ТЗь/п.
Поз. АЗ

- Л щ /

Производим.
с/ланиси

А ара ант 5, мм в, мм п
колко
плит
зошгрих.

33- ЧОгиссРрут. I  - 39000 /6000 9 33

50-€ЗТь/с.п3/су7. I 3/000 А5000 7 as

т *

1 ‘

1 ‘

Спецификация элемента6  / г  схеме расположения ллитлокрытия.

/j<g г ft? гчоо его, гчоо яц:•

___ 6QOO

©

Марка Обозначение Наименование Ко.
I

п.
I

Носа
кГ

’

Плиты накрытия
л/ /992.М2/9.00.0-069 2Н1 SO/2 г 34гг 2400
Л 2 глм-зго 8S-KWU.3.0.O.0. п г 6 е2400
пЗ гомн-з-го 3S-K7HU ч.о.ао. пЗ V 9 2400
пЧ А / У / - /  Вы о. 53 пк 6 0 . /г-чрцт 9 ч г/оо
П5 3.900-3, Зь/л. 7 МЦП1- /о-/ 3 3 2SO
об 3.900 -з. в то. 7 КЦП1- А5-/ 6 6 660

Стаканы
Си/ А /  999-29, бы  о. А СВ 9Л-/ 7 7 ISO
Си/2 /.999-29, 6ь/Л / СВ 7Я-/ г г 290

Кольца стеновые.
кц/ 3.900-3, бЬ/П. 7 КЦ-/5-3 6 6 шас
К U 2 3.9оо “ 4  дь/л. 7 КЦ -10-9 3 3 600
кцо/ 3.9оо-3; Зь/о. 7 Каль цо опорное КЦО -1 9 9 50

Лист г  о Ууас7ькпоналитнь/й9м 7 А А
Стальнь/е изделия.

л ГОСТ 3639- 79 дно к чугунный Л 6 € GO

поз./В /гист 2 о Р -Щ о гост 573/62; /-бос 6 в 0,5

/  Плинпь/ перекрь/тия привори/пь к гакладнь/п емкости.
Сварку производить глек/продопи Э 93 гост 9967 -75 

3.Отверстия р  о 9  поите выполнить методам рассв^повки 
по п е сту  не нарушая ребер.

3, Стило л  о/ а## 9ер л  екторов устинавлива/а/лея другие друга 
по све ж гула жен пом у  раствору прочем долты ни эля его 
стакана срезать

9. 3 местах стыка панелей плиты  покрытия при Сорить 
через накладку по узлу ун/ лист 3.

б. Заштрихованные плиты  пин т и р  о За/л ь С первую очередь 
с приваркой по четырем слтронап$ршЁ.£ дмп;вшв-9осю.

6. Плиты локрь/тия, от меченны е *  уст анавливат ь только 

для варианта Л.

Щ Щ ' ,
Ко n м РО б АЛ Аог й й D gA

1 Л Н И И Э П  
ИНЖЕВЕРНОП) 0«0РШМН11 Я 

г- MDtKBA
W p m a t - I F ------------
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$

ж

( К а м е р а  д л я  у с т а н о в к и
п р о б о р о в  а в т о  м а л и к и  - З ш т )  

Люк .. Л “
Р а з р е з  / • /

1500

' бортик из цементно
го раствора

и вмазать
горячим вотумом 
за I  /юза

- i m J

Разрез Z - Z

Под рифлен кои па пе-
Р и м е  т р у  о т в е р с т и я

6i

Свмазагл гнрячим 
вимумом st 2разе.

сделать бортик из цем.- 
песчаного раствора
на высоту /Чмм

утка №. Z на 
концах срезать и вставишь
под кольцо.

H a p l t L ,
ПОЗ. h m a w H t t Н о о м е н о о о н а е

Ь л M o tim
fir m №I

t ip
l

m
К Г

1 r / ? 9 0 / - 3 - 2 / ? .3 S - l M H . 0 . 1.06
' W m  .
с л а з ь  но и М  / 3 3 n . u

Z Чт *К 3 3 i t

3
,»#..........  т к м  Ь ш - И  7  “ “

Ш ю л е р  tcrfaift г к т т - я * ’ * * I t & s . l

н
n .  t i  ч* * *  rier W&-71 . . .  
I m a  tc jjt s l- l  ГОСТ 11(37- 7f 1x650 3 3 t . z

5
j - — 7  e - i i o > - m r K m - 7 t f  —  
П М С &  u x i a 2 - T r t a i % 3 j .7 9 ^ tse z o z s 3 .9

1. Стремянку установить до монтата колец 
Z Сварку производим ь эле км родам и эн1 гост 9Ш-75.

Катет шва €мм; кроме оговоренных 

3. bze металлические конструкции, кроме стремянокf 

окрасить масляной краской поет 3292-75 за 2 раза

k. Стремянки окрасить телезным суриком гост 3366-76 
на олифе „ оксоль* гост т-78.

5. [}оз. 5 приварить к закладным деталям панелей 
по контуру1 катет шва - 8мм 

6. Стремянка c l  выбрана на листе км-3.

Т р н Т П Т

USL

-  т п  901-3*2*2. а$

Ш Т Ш 1 Ж Л Е

Ц ш ш
Узлы В -'X L  

шярош Р ц т п А »

р
S s a t .

и н и и э п
< Н Ж Е Н 1 Ш Г О ^Э 1 > ^0 ? Д ^Я

Фо рм ам  8 1
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____ г а
Ш аг /О с

С х е м а  р а с п о л о ж е н и я  н и ж н е е /  а р м а т у р ы .

28 49'
йЩ  З ^ щ

ZW5

, ш и\sga

/ ] >

® 4 s
1

ас

3050
YSO 800

ш. гоо
304. w J -  37 I ут я т

W. 2оО/

ш. /оо

Si/JJV--- /

и г и з э е т

i - S E
т г

1 4 1
.E z -x b n i t z - l l

SLQ

3050

га
ш та

$

Ml 1

-49
Ш. /ОО 1SSQ

f f i l r  ' I ___ L I_ L L L i _ __ _____ L
J  rp L

3o$Q ~r̂  4  ^  C  ~k~‘ l I/~ } 4 «“Si. n  X .

49
warm 

so ,
«П Щ

J U

r4 T *j|- 
4  /• ^ :-

r t m

5

U37&
a  64 1 - J L - ^ y 
Q ---- ^u/sobi

37 5% ‘ 
д  Ш-/00

p

4f.f i b

49

8450

9

88\
ш. ес*0
—
' 62'uTWb

S4SO

/0

fO '

49

~W
I W. №

w  Soap

e

8
/9Р SOaO

Ж
кшаг/оо

9050
/070 9080

9500 6000

т о 3950

2 - 2

850: 1 800  „ 3950 _ 950 „ Sao „ 3950 /850

I

n*Z9.
ш ГШ

га
soшаг /со

70С.

< ъ

, -д °

S

/650 8950

ч - ч

2950 2950

раоизСоЗителзаосгь 
eran  и  ой

бориам P a s  гг е р  ь / гтм \Сал'5ог шт
// /5 8 Г 4 е а J 8 г \ р m

32- чогы сл*/суг*и I /3500 24000 5/50 2850 2750 2350 350 S/V Зао JOO S 9
SO'SS tore аУсутки I /0500 г/аоо 4/50 s a s o г/5 о /850 Зео 3 /4 300 300 5 3

Г Г Й в Ш и :

м о ! ~

Г П  9 0 H - H 2 . S 5

Провгр
Ш йж,
Ш тр:
1 П Т ~

А н т о н о в а

Щ Я н н й

U

ТАПНРО

т т ш т тт ш

r u t  Ц У Г
~Г

.... КулгШ Н
К о п и р о в а л : Л о г и н о м

• А^лТАнЦййПРРЙ^ЛШЛШШ р
ШЧО » 5frf G3 ПНЕ М»/tSt

А Р М « Р 0 6 Д Н Й 1  ДНЙЩА.,

С им Ш М ® ш  »ш и

1L_L

Ф о р м а т : А <1 ,
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ВЕДОМОСТЬ ДЕТАЛЕЙ
/703 Эскиз

6S г- .!М„. jss*
66 ~ 7000
67 6S0

66 ASl?P 8SO _
63 _  /30 •+ зоо —,

70 §р 9бд
7/ $Р 330 «|§
72

73 Ъ$560т 7У6 _
77
76
76
77
78 'ggg
73 Ю0 \ ПО о

/• Значение букЗенных Выраже
ний см. лист к ж -9.

«?„ Размеры каркасоё да ны  по  
крайним стерж ням .

3. Поз. И ¥ устОна&либать толь/ай 
ё пределак перегородок.

V. 3 поб,-19* ёертикальнь/е стержни 
о то гн у ть  по месту.
5- С емки дрматурнь/е (лоз И/о) 

Выполнять ё с а о тё е тс тё и и  
с ГОСТ г з г79-76.

6. 3<аи/итнь/с? слой б е т о н а  
Эля ни ж ней а р м а ту р ы
дни и/o' - SS мм, ЭЛЯ осталь
ной арматуры -60 м м
7. Яр мир оё  а  ние а  бетонирова

ние перегородок Выполнять 
од но Времен но с в  нииуем.

, _____о______ в
tOfc-ШЫ III-MV1 ш п ц с У  АЕТ/ШЧ 

Копировал- Квршуновл

К*

ш ш ш ш м ш ш ш я
р м ч  _  
цнииэп

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
Г- моспьп

ф о рк\ ат.А 2





Ш
Яз

им
Л 

1Ш
ш

й
Л!

Ш
Л №

а£
J I

С*асо СОо Обозначение Наименование ter. Приме
чание

та- Детали

§1
со

IS А-Ш-16 гост 5781-82 Uiiso 96 4. 8/кг

13
А-Ж-Ю ГОСТ 5781-82 1=3000 304 5.99 кг

01
R4 30 А-Ж-Ю РОСТ5781-81 i ’MSO IG 2. 96 КГ
О 1
гу а Л-Ш’ 14 P0CTS7SI-82 1 8 4110 12 4я 4. 98 кр
О 7 
СЦ 31 — А-Ш-16 РОСТ5781-812 = 1380 /1 3.11 кг
О 7
сч 33 А-Ш-16 РОСТS781- 82 i  - 1884 48 1. 91 кр
£1

3k А-Ш-14 РОС г5781 -81 1 = 1814 71 2. 13 кг
О 7
БЧ 35 А-Ж-14 РОСТ5781 -81 2 = 13/0 4 2. 31 кг
о 7
гс 36 ~А-Ж-12 РОСТ 578/-82 2--5000 84 4. 44 кг
kl
гу 37 А-Ж-16 РОСТ5781-81 2--1280 58 3. 60кг
01
БЧ 38 А-Ж-Ю РОСТ5781-81 2--//S0 63 8. V кг

БЧ 33 А-Ж-Ю РОСТ5181-81 2'-1320- £9 1. 18 кг
U7
БЧ 40 А-Ж-Ю РОСТ578/-82 2--3500 10 2. 16 кг
О 1
БЧ 41 А-Ж-Ю РОСТ5781-82 2= 1370 го 0.86 кг
Is /
БЧ 41 А-Ж-10 РОСТ5781 -82 1= /460 18 0. 90 кг
О 7
БЧ
БЧ

43 А -Ж-12 РОСТ5781-81 2 8 2.000 гг 1. 78кг
44 Л -Ж- ПРОСТ 5781-81 2=гш 10 Z.ilKr

БЧ 43 А'Ж-12 РОСТ 5781-81 icp-3160 36 2. 81 кг

БЧ 46 А-Ж-Ю РОСТ5781-811 = 1750 158 1. 05 кг

БЧ 41
А-Ж-Ю РОСТ5781-81 1 = 4340 73 3. 05кг

БЧ 48 А-Ж-14 РОСТ 5781-81 1ср=/920 78 2.32кг

БЧ 49 А-Ж-Ю РОСТ5781-82 2=1350 655 0. 83 кп

Б) 50 А-Ж-Ю РОСТ£781-811 = 4250 23 2.62КР

БЧ 5i А-Ж-Ю РОСТ5781 -82 2=3780 12 2. 33кг

БЧ 51 А‘Ж-10 'РОСТ5781-8Z 2сf  4240 38 1. 62 кг
БЧ 53 АЖ-Ю РОСТ5781-81 2г 1500 82 0. 93 кг

БЧ 54 \А-Ш-Ю РОСТ578/-SZ 2=2980 82 (. 84 кг

БЧ 55 А-Ж-/4 рост578!-82 2ср*2090 64 1. к! кг

БЧ 56 АЖ- /2 РОСП/5781-82 (ср=Ш 132 1. 95 кг
БЧ 51 А-Ж-12 P0CT573/-8Z fcp-2630 132 2.39кг
БЧ S3 А-Ж-Ю РОСТ57И-82 Ц 3170 90 1 99 кг

БЧ 59 А-Ж-/2 Рост 578/-82 2 = 2060 126 2.0 кр

БЧ 60 А -Ж-12 РОСТ£781 -81 2: 1560 126 1.56кг

БЧ 64 А-1-8 РОСТ578/- 82 i=Z5ln.M. ( Е р Ч
БЧ 62 А-1-8 ГОСТ578! - 82 2ср=3400 32 1.34 кр

БЧ 63 А-1-8 ПСГ5781-8& 2 = £50 14 0.26 кг

элемент, к г
Изделия закладные.

И РОХЛЮ м а р к и

ТоГГ 8509”1Z

бет 3  K/lZ 
рост 82-10

L.SO*$

Зй
30

5= 8 5*ю Итого
in s
I S I S 13.6

13.6 161.4
UlM

T W r1 Ш -TL
f= 4

14. 1 

14. 1

Всего

362.8
362.8

Об щ и й

m o d

21492.8
24541.8

|)рнцз ЛИ

2 0

ftV
«••V.

3̂
** а

3
Обозначение Наименование То А. Приме

чание

$2 64 А-Ж-14 РОСТ 5781-82 1- 4860 8 5. 8 7 кг.
51

й----
65 А-1-8 P0CTS78I-S1 2= ПВО 96 0.74 кг

БЧ 66 А-1-8 ГОСТ578/-81 2 = 74/0 4 2.97 кг

БЧ 67 А-1-8 РОСТ5781-82 2=950 160 0.37 кг

БЧ 68 А-1-8 РОСТ578/-81 2=1800 80 0.7/кг

$ч 69 А-1-8 РОСТ 578/- Ц tep -3Z5 420 й. 13 к г
БЧ 1C А-1-8 РОСТ5781-82 1* 1170 16 0. 5кр
БЧ 71 А-1-8 РОСТ578/-81 2= 1630 16 0. 64 кг
Б1 и АЖ-Ю РОСТ578/-82 2 = 2/40 81 /.32 к г
54 73 А-1-8 РОСТ5781-82 2ср=7515 124 С. 30 к р
БЧ 14 А-Ж-Ю РОСТ578/ -82 2= И 90 250 0. 7Зкр

БЧ 15 - А -Ж-12 РОСТ578/-82 2 = и90 ПН 1. 00 кг
БЧ 16 А-1-8 РОСТ578/-82 fcp-692.5 /24 0.27 кг
БЧ 11 А-Ж-Ю РОСТ578/-8t t* isзо 09 1.13 кг
61 18 A-1-S РОСТ5781-82 U 7400 4 г. 92 кг
БЧ 19 А-Ж-16 ГОСТ5781-81 2= 1500 12 2. 31кг

Материалы
бетон м zoo 160, 7 м*

Дни те т р у  темп я hроизводительноеть/о 50-63 ТЫ1 мЗ/суг.
дворочные Единицы

= < = = =  ■

Детки арматурныЕ
1 Г т о т т г - " I F 6 223.56кг
1 , с-лаж™ э м * т  4 - 6 Q7.26 кг
4 4l.46trF 8 ах - zoo 8050 *3250 f i t 10
6

' Ш И Т * * " " * * *  таг 5 5В. 7Зкг
ЛЬ 11 тп  S 0 H -M .8 5  -кши.о.о.ш.-к С 9 18 37.54кг
АЗ /3 -КШН.О.П.0-04 СЮ 10 138.58кг
АЗ 11 -ти. о.о. 3.0-01 С II 10 118 9/ кг

Кор косы пространстве,чньп
АЗ 19 ТП 901-3"212.85 -кшК-l.S.HS Кп1 54 61 72 ^
ЛЬ и -01 КП2 22 74. 46кг
АЗ 11 -кши.о.е.ою коз 26 !2.95П_
АЗ 11 -01 КП4 34 2*.5«*£

nos я.?.г  « , ц is, 16,18,23 ±21 см. ВЫШЕ
Детали

ПОЗ 28448 • SO г 19 Ь выше
5) 49 А -Щ-Ю ГОСТ 572/-82 £= /350 т 0.83 кг

Материалы
Бетон мю о /46. 8 м3

'ШШЖГ;шпоном
Ш щ ш м т

И я м ;

Fm . J P -  1 s t  ш л а

Иятл
Ра . к о н сгЩ л п кр о

КРАСАВИН

ТП М1-3-242.&S КШ

I i

ЪР8£]Ч!* 06РАБ0ЮКИ ON МЫ В -
Ш У М Н А Я  m m m M x o w

ш л ш М ш х щ

'Ш т Я Ш Я Ш

С п е ц и ф и к а ц и я  
А **ЩА

Ш ZL.
13

11НИИЭП
ИНЖЕНЕРНОГО О&ОРЯОШИЯ

г Москва
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Спецификаций  монолитных участков

J j Обозначение Наименование код Примем.

5 м 1

Сборочные единицы

3 4.400-45. B4.450'23 ИЦМИЕ j. .в/ д
ЗАКЛАДНОЕ ПН 150-0 \ 6.4 кг

47 4.400 45. B4.420 - 36 МН 444 -4 2 4.6 кг

Д етали *

вч 46 А-Ш-46 ГОСТ5Т84-В2; Е= 2400 3 5,24 кг
Bi 49 А-Ш-46 ГОСТ5784-82; 8-- 4570 3 2,48 кг

64 20 А-1-6 ГОСТ5Т84-82;{=500 6 0,444 кг

64 24 А* 1*6 ГОСТ 5184-82; £ - 900 2 0,2 кг
Материал

бпон М200; МР5 400; В4 0,3 м*
У м 6

Сборочные единицы

Сальники

22 5.900-2 TM89-4S dy 800 8=200 ъ 89,3 кг
23 5.900-2 TM 89- 07 <J4 300 2 = 200 г 34,4 кг
24 5.900*2 TM 89-06 dy 250 2 = 200 3 48,8 кг

25 5,900-2 TM 89- 04 dy T50 2 = 200 к 20,3 кг

26 5.900-2 TM 89- 02 dy 400 8 = 200 5 8,2 кг
27 ГОСТ 3262-76* труба 60*3 8 = 2400 3 8,86 кг
28 ГОСТ 3262 -75* ТРУБА 33,5*88 8= 800 3 4.7 кг

Изделия закладные

2 4.1(00-45.64.430- 23 МП JJJ -6 42 4,6 кг
3 1.000-45. BJ. J50-23 MH 436-6 47 6,4 кг
29 4.000-15.64. WO-08 МП 048-4 4.0 пн
30 4.400- 45. B4. 430- 04 МН 446-4 3,6 щ

Л етали

Si 34 A-IH-42 ГОСТ5784-82,£*-4240 240 гЛ4~кГ

sc.
Si

32 А-1ГИ2 ГОСТ5784-82;{=2740 36 2,1(4 кг
33 A-iu-40 ГОСТ578 4* 82; £=2840 450 4, 75 кг

6f 34 А-Ш-40 ГОСТ578(-82;ё--4390 300 0,88 кг

m64 35 А-Ш-40 ГОСТ 5784 *82,8=4750 450 4.08 кг

si 36 А-®-40 ГОСТ 5784-82 *,8=4780 408 4.4 кг

Si 37 А-Ш-ШГОСТ 5784-82; 8=950 384 0,59 кг

,64 38 A-0-JO ГОСТ5781-82,2=3970 450 2,38 кг
si 39 . А-Ш-40 Г0СТЬ784-82;8=4800 450 2,94 кг

Si 40 iА-|МО ГОСТ 5784-82; t= 1|625 246 2,83 кг

6i А-1-8 ГОС.Т 6784-82,2= WOO 420 1.62 кг

.6 ) 42 1А-1-46 ГОСТ 5784- 82; 1=331)0 8 В, 20 кг

si A3 A-lJl-42 ГОСТ 5784-82; {=3*10 8 2,93 кг

64 44 jА-1-46 ГОСТ 5781-82; 2=3000 32 14Л14КГ
Si 45 А-11И2 ГОСТ 5784-82; 8=3000 32 2,66 кг

S
15£ л

оcr О б о з н а ч е н и е Наименование Код. Пр и м е м .

FS 46 А-ИИ2 ГОСТ 5784-82; 8=4740 8 4.63 кг
S4 47 A-IN-46 ГОП 5784-82;{=Л№44 2,9 кг
БЧ Ав A-I-8 ГОСТ 5781-82; 8=248023 0,86 кг

$4 49 А-Ш-42 ГОСТ 5784 *82; 8= 470064 4.54 кг
БЧ 4 А-Щ-40 ГОСТ5784-82',{=1182048 2.97 кг
54 5 A-lIl-42 ГОСТ5784-82;(=435048 1,38 кг
БЧ] 6 А-8-46 ГОСТ 5781-82,{=4550454 2.43 кг
Si 50 А-Ш-40 ГОСТ 5784- 82; C=tf60046 2,SO кг
6i 54 А- Ш- 40 ГОСТ5784-82; {=61(0046 3,95 кг
si 52 А-Й-40 ГОСТ 5784-82;{=327094 4.25кг
si 53 А-Ш-40 Г0СТ5784-82;{=4570 94 0,97 кг
si 54 А-Ш-40 ГОСТ 5784-82;{=830046 5,42кг
Si 55 А-(|-12 ГОСТ 57 8 4-82;{=08Я) т 4,28кг
6i 56 " A-ffi-IO ГОСТ 5781-82; Е=(000528 0,62 кг
Si 57 А-ПЧОГОСТ 5781-82;{=1050384 0,65 кг
Si 58 А-(Т1-16Г0СТ 5184-82;t=438D24 2,48 кг
Si 59 А-Ш-46 ГОСТ 5784-82; 1=448048 4,86кг
54 60 A-lil-46 ГОСТ 5181-88; {=1(600 3 7,27 кг
Si 64 A-I-6 ГОСТ 5784-82; {=(360 83 0,3 кг
si 62 А-Ш-22 ГОСТ 5784*88*, 8=4900 6 5,45кг
si 9 A-fl-16 ГОСТ 5734-82; 1=3280 6 5,48 кг
64 63 А-Ш-22 ГОСТ5781-88;Ь3280 6 9,77 кг
si 64 А- Ш-16 ГОСТ 5781-82) {=950042 45,04 кг
6i 45 A - I - 8  ГОСТ 5784-82; {=4200404 0,47 кг
si 70 А-1-46 ГОСТ 5781-82; 1=46(0 48 2,54 кг

'Материал

БЕТОН М 200; Mp3 400; 64 67,5 м3
БМ 4

Сборочные единицы

ь 4.1(00-45.61.450-23 ?аклЕаЛдное МИ 480-6 3 4.5 кг65 4.ЧОО-45. B4. 540-05 МН 506 2 4,9кг
Л етали

Si 66 A-II1-46 ГОСТ 5781-82; {=6850 8 40,82 кг
Si 67 А-Т-8 ГОСТ 5184-82; Ы50076 0,59 кг
Si 20 A-I-6 ГОСТ 5184-82; 8=500 6 0,44 кг
Si 24 A-J-6 ГОСТ5784-82; {=900 2 0,2 кг
Si 68 A-J-8 ГОСТ 5784-82;̂ ,=740 В 0,28 кг
Si

Si
60 A-lTi-16 ГОСТ 5784-82; {=06006 1,27 кг
69 A-I-6 ГОСТ6781-82;{=448023 0,26 кг

Бетон M200;M»400 ; ВО 4,37 м*

4.Ь МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ Чмб СТЕРЖНИ ПОЗ. 44 ПРИВАРИТЬ
к стерж ням  поз. У,-И.
Остальн ы е  соединения арм атуры  в я з а н ы е .

2.6 УМ 5 все соединения стерж ней  между собой

СВАРНЫЕ.
^Соединение стержней арматуры с закладными 

деталями панелей выполняется РУЧНОЙ дуговой 
сваркой внахлестку двусторонними швами , Соединение 
стержней арматуры между СОБОЙ ВЫПОЛНЯЕТСЯ РУЧНОЙ 

ДУГОВОЙ СВАРКОЙ ВНАХЛЕСТКУ ОДНОСТОРОННИМИ ШВАМИ.
Д етали соединения  стерж ней  а рм а т ура  с м . серию  
3.900 - Ъ вып. ^  лист 7.

Копировал Еремчбнко Формат АЙ
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Пм 1 У/И 7
п п ? ц и е р и к а ц и Я  м о н о л и т н ы х  э л е м е н т о в

У
- 2650

t .
k

4JO
r  2530

t
Г-----W----  t

WOO

Ф Ф

Ведомость деталей

/tos Эскиз

3 SO i Jed
0 SO s------ ------------ 1 w
5 r-  H05° ..»

В 300

c. .
|Г
____LCUM____

11 w w ^
12 §l SM __l§

/3

Ц 1 Обозначение Наименование Гол Лратсч.

- J I mJ — I11

/ 1. 400-15. 57. 540-01 t/зделие закладное m  540 5.44 лм
детали

Й 2 p-MS ГОСГ578Ш; в= 7460 28 0.68 кг
Pi 3 Д-Ш-8 ГОСГ578Г82; * 770 28 0.28кг
Pi 4 77-Ш 8 Г0СГ578Г82; 5*420 28 0.77кг
04 5 Я-IS  ГОСТ578/-82;в~ 4730 13 0.95м

Материаль/
бетон МРОО 0.57 1Ц$

бм2
де та ли

64 6 Й-Г70 ГОСТ578Г 82; Г  6330 2 3.97кг
64 7 Я-[П-16 ГОСТ5787-82 8- 6200 3 9.78 кг
64 8 0-7-6 ГОС Г578Т-82; в* Т520 44 0. 34кг

Материал
бетон м 200 0.65 м3

Ум 7
Д е та ли

64 9
6-7.5*7. 5 * 6  ГО С  Г 0 5 0 9 7 2  -----------ЧмЮ'НЮЗкпеТоСГ5 3 5 -7 9  5* 6000 2 47. 34к/

es W Я-1-6 ГОСТ5787-82; Собщ̂ОООО мм 6. 66 кг
6' 11 Г -In-8ГОСТ578182: Г* /006 / 0- 79 кг
6' й ■> Я Ш-8Г0Сг5787-$2 в* 030 33_ 9 / 7*/_

Материалы Г
бегом м роо о.зь м3

В едо м о сть

Марко элемента

изделия армат урны е изделия закладные

efaje/c
рост

Ррмат ура класса
всего

Ярма тура класса прокат марки
всегоЯ -1 я- 7Я Й-Ш Вег 3 кп 2гост л 5781-82 ГОСТ 578 Г 82 5787-82 ГОТУ ~85Ю ■ 72 гост0500-72

06 итого Ф8 ФЮ Ф/6. итого <78 итогоWxsj\uroro L7J*g итого
Пм1 12.35 1215 23.84 28.89 41.19 6 77 5.77 43Щ 433) 99.08 Ж 1
6М2 12.09 12.09 7.82 29.39 37.16 49.25 Ч9.Я
м 6.66 6.66 11.52 17.52 1818 t : r 82.69 82.69тяг

i \

ст ала н о  элем ент , ас

1. Нормативная н агр ел а  на тощ®дли ~/5 кн/м г
2. Зашитый слой бегона В нм/- 75мм.
3. Поз. 9  приварить л  лоз. 72.
у. В мест е прохода отверстия арматуру выреза г  о по месту. 

Отверстие одрами то дополна гелонай арматурой лоз. те

ТП < Ш -3- 2«2. В 5 №

II

&10РШННЯ ОбТЙбЦТКИ ОРООТШЬ 88|ь стпиио! ЛИСТ 
«  КОНТИКТНША CtgETAHTEfttfJ дляс т М (  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 32 *4 0  И 

504 63 ГЦС- М&/ счт-

_  п л о щ а д к и  П Ш о  Ш К Ч  Ш2. 
Ум г

К о п и р о в а л : А н т и п о в а

20

листов

цнииэп
м ш риогммиг" ’

Формат Й2.
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Ведомость рабочих чертемей аснаВното комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие Ванные. Техническая спецификация металла
г Общие данные .Техническая спецификация металла на

типаВые конструкции
3 Общие данные. Ведомость металлоконструкции m Видом профилей
У Стена расположения ладВеснаго пути на отмг7.570 и Z.lOO

Узлы I "  & Разрезы 1-7+3-3
5 Схема расположения металлических площадок и опор В

насосной. Разрезы 1-1+5-5
6 Схема расположения металлических площадок и mrop Bhocochol

Разрезы 66-13-/3. Опоры металлические 0С/: ncz. ОС5. ОС6
7 Схема раслаламения металлических площадок и опор В насосной

Элемент плана Hi ТЬзрсзы 7Ч-/Ч-16-16. Опары ОСЗ ОСУ
8 Схема раслалотнемия кранштейнаВ, площадок,.лестниц, а/раж-

дений и стремянок

~ Ведомость ссылочных и прилагаемых доку нем то В

Обозначение НаименаВание Примечание

Ссылочные
1Н5П.З-3\ Выа.7 Стальные лестницы. площадки,

стремянки и огратндения
1426.2-3. Вып. Z Стальные падкроноВые балки

Ведомость спецификаций

Лист НаименаВание Примечание

5 Спецификация элементаВ к металлическим площадкам
8 Спецификация к схеме расположения кранштеинаВ, лито

щадак,лестниц, ограждений и стремянок

Тила В ай проект разработан В  саагВггстВии с дейст
вующими нормами и проб ила ми и предусматривает 
В части металлических конструкций мероприятия, обеспечиВожконструкции мералрилтия, 
щи а ВзрыВную, &рыВопашарнун7 и пожарную безопасность при 
эксплуатации здания.

ГлаВмый инженер проекта /ПузнецаВ/.

\

Техническая спецификация металла

Обозна I коЗ I
1—  

к

II11 тла но 
'очкаи

зле-
к Масса потребности В металле па

Вид
профиля

и
гост

ТУ

Марко
металла

и
ГОСТ

или
ТУ

чение и 
размер 
прасрит 

мм

н
п.п.

й | i !
■ н

.̂1
| |

*

1

S

1

*>

I s
• ш
111
i l l

1
! §  

|

кВартаяам, г 
/заполняется 

\ изготовителем/ 1?г
т $ J L -

1 л 3 ч 5 т ~ 7 8 $ ■ в и ■ н Н М ЯШ
BttJtKtldStmspoSt/e ВСгзЯсВГОСТЗбоЛТ 1 20 1 0.38 0 38 _гост
8X39:72 Итого Z 72300 0.38 0.38 1
Валки а» 
шиаетл.

ВСтЗосЬ/тч-нгиш 1Z6B1 3 0.16 0.16
граями нал
имляюж Отаго У 0.16 0.16 L

ШВелперывстЗпсб-1
Ш+ЪШ U6 5 0.9

г

ГОСТ ТсТТйпГгост39о-Т7 с to В
___

1.19 Ш
8240-72 итога 7 //гчо 2.09 2.0$
Ст/гь тяао 
нагнутая

В стзпСб й 
rocmib-wС&/7*ЗЛ*3 8 0.01 M Lгост

Ахгё-вз. итого $ 12300
______

1 0.01 M LСталь * л  
паВая раЗ 
напалм/*» 

ГОСТ 
85ПУ7Л

ВстЗпсЫ UOO*7 to Г г 0.02 Го. и 013
7УН-1-
30X3-80 | Ц
итога 11

1
ro.oz \о. и M IL

1--------------

Сталь
прокатная
ширакапп

ВстЗпсб! 8*6 11
1-------------

0.01 □ I M L
ТУ д*в 13 0.02 0.18 M L

__

росная
ГОСТ

H-H0X38L В* to а 0.06 0.01 0M7_
82-70 Итога 15 0.09 0.19 PJ8_

ТГгаль
рифленая

Bctjkpz,
гостшИ д*ч is M L 0.01 _____ !

гост
mj-77* итога 17 001 !M Lитого масса 18 0.66 Z. ч M A.аяащШа/ 19 275 _осе/о масса 
металла га

— -— — i
5.81

8 гам 
числе ВстЗпсб 81 0.23 /.г 1 1. 43

оа меркам ВстЗклЛ 2Z _____! иг 3 .9 6
Масса пас 
танки Вс гЗ Гпс 5 гг 0.38 o.?8
элементаВ*йх&пнтв/гш,  1икаартшк»
Ъааадмчею, if
твзчи/аг, щ

- J L - . __

/ Работы по изтатаВлемиш и манта му стальных конструкций 
Выполнять В  саагВетстВии с тредаВаниями СНи л/В-78-75 

Л. СВорку лроизВадить электродами Э-У2 ГПС7 $467-75.
Катет шВа - 6 мм, кроме агоВареннь/х.

____ Т и Г ш Н

•

ш  J
Т П  9 0 1 - 1 - Ш . 8 5  К М

lill'llliб ш ш г 7 / ^ ^  л
1 Ш Ш"mmШ Ш Г

Ш Ш Ю Г щ — iftaSff&MJBr1*"ВВПттш К у з н е ц о в
Г Ш Ш " ( Ш Ш D H H 1  Д А Н Н Ы Е . Т Ш И Ч Е Г К А Я  

Ш Ц И 1 [ ) Ш р й  М Е Т А Л Л А .
цнииэп

ННЖ1НЕРООТ1} иЬОРУДОЕА4£А| У  
г  М о с к в а  ]

j i m .  шщг
К у з н е ц о в

Ш Т Ш Г —

JL



Ш
11

11
М

1Ш
'

НаинемаВание
конструкций
номешиютнре
прейскуранта
Г 1Го1тП9

1

Ц __
__

^

Код
конеп»

ции i

ill

- - — {Щ м  м щ м кщ О  .г— -----———
/7а Видам наоашнеи е та и  .—-m теавщT

1
--------- rСерия ,

ч
м 11ч* ¥ Ь 1а* L

h

1
siI I t l i ;

типовых
конструкций

1 г 5 -Ч 5 6 7 f а /а // 12 IS 15 JSL
ПадВесные

анти 526Л35 0556 oat от 001 0.663

Площадки sasssf 2/52 0267 о т os/o 3565

Лестницы 5 m u 0/23 0.01 QJ61 0.175 о т 7.265

Ограждения 526200 0.06 0.453 0.517

Отага г.оз/ О Ш о т 0.761 1.65 s.m

I

\
i
}



Ведом осте эле тек mo в
З о

h e m  Расположения подъемом 
пиши на от  2.700

Упор

MPr 1т

Sxeua т ш о и е т  nhetum  
пи ши на от. -1570

| _ £ _

!т
f t

Упор /*г  (г

зт

/НО

Веь монорельса. 1-1

? ;у * * *Ш 1 я ч ггш з1

1

т о
X  m V . &  о

т  ,

Норм
П е ч е т е Отелы*

усилия ?рынпа
ШО}

Мта
мета

Приме
чаниеЭскиз Ы. СосгиВ Ш

КИМ
н
«

фКМ
а 1 12 0 13. У к встГпсЯ гост 3W-11; 

ТУ/Ч-2№<:S I it e s i Ц ВстЗ/rcUi

о 650 5-5

10-М -ю*з[Ю
6 х 10Q 

~1*№
56

3000

то
s s

® - 0. 650 ®  РизРгз 3-3 ®
300

Ш

500
т* юои?

ч

J 3 6 _ _ _  
'{Fan Z695-B3J
- Г  630

1 5 0

-то

Bern он MZ00
Я • ■ X v X ^  X м
у;*...

l 100 *100* 
1 :3 0 0

но т i 4  -$>450 Q X D

чо *гоо
С - 250

- 10x250
Т = Ш

1.630

- $*ио В ~9 - о* зю
Т т Г Л  370 з7о~

. .. t J

■8 * !20_
Т т о 91

L 100 * /00*1

М

- 6 Л 100

е-юо
ex юр
i--too

fJLH O
-/.110

t Сворку производить электродами экг (гост зквыв). Катет шва - еми, 
2. Крепление подк наново по пуши-волтовое. Вол ты нормальной 

точное mu и iz (Рост 7790-70*}. t ,

з bee металлические канешрукиии охрлсить мтянои такой 
(пост, 635-77) за 2раза. Ездовую поверхность подкрановых 
путей не окрашнва/пь.

тп  901-$-21£.&Г т

З р и м  З А  Г
И Щ -тл 1И И И  ШШ&\
я шекер.

.h u m . 
M L
Pi т п

Кзтиов

Toon те пня обработки промывной *»д»/. or тшкпшт отпн-(П£*ЕИ АЛЯ СП!ЛИНИИ ПРОШОдИ
тельиоетш 32-ча,50-бзтыс.т>/ет
Схеме п т  кошенин пол ш йо попути НА ОТЙЛ. -I.S70H 2 700, 
Узлы I f  дг. рАзеезы н  f 5-3

инииэп
швнешро ш эдом*^ 

fU ite A .
Квкирбкдд РоАмшплч Форшам к9.
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схема расположения металлических площадок нал ар Б насосной.
— 4 ^ 7 — Элемент  ллана н /  15оо , Лй?  - г г )  ----------------------------

Р а з р е з  /ч
Лир л. cm. В- Чмм

С п е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н то в  к  м еталлаческим алос/адкам

-38О0~

Марка Одо/наченае Наименование Кол. НЬссц
кг Примем

Переходны е п л о щ а д к а

Пм/ 1 4 5 0 .3 -3 1 2 .1 1.0.0 - 2 7 Площадка пмхи/ - 46. е ч /46. е

Лм г 1.450.3-5. ? р у  /. ао. -Р/ Олощадкалмгш- 36.6 2 на/
Р н з 1460.6-3.? 011.0.0-0? Плои/одколмхШ'3.8 3 36.6

ПмЧ 1.450.3-3? 01100-08 оМХШ-15.10 / 64.4
Пн 5 /. 9303-3/0 1 / 0  Or оэ гтх ш -1 2 .6 / 39.8
Лнб 1430.3.-3.1 г  //.оо О Мхи/' 9.6 / З/.З
Лн7 1.4303-3/ о н о . о-ог ПМ ХШ -9.10 1 че.ч
Лм д 1430.3-3 / г?. 100-09 17MXUJ- ?£. е В 466

Mni 1450.3-3.1 Шоо-Об %?£тничньщмлхш50'Н 6 1 £3.1
а 1430.33? з1.о.?.о-оа Стремянка СХ-34 5 66.3
сг 1.450.3 3? 3.1.0.10 сх-ве 4 46.9
о п /450.3-3.1 3.10J.0- И Я № л » Л « * 16 /0.5
or г 1430.3-31 3.10.1.0-03 ОГЛПХЭВ-10.15 5 /67
0Гб 145 О. У  3.1 310.10-01 ОГ/7/ПХ о д  30.1с 3 1В. 5
ОГЧ 1450.3-3.1 51.Q1.0-// оглмхзВ-ше В 39.5
0Г5 1.450.5-6.1 5.1.0.1.0-06 ОГПМКЭдЧО-ЗС 1 г 9. о

олм/ /450.3-3? ч.шо-ог отмлхео-ю.еь 1 11.0
ОЛМВ 1.430.3-3.1 9/2/0-// огпМЛхВо/аъ 1 П о

ос? Вист 6 опора . металлическая ос/ 3
осе Ли ст 6 оср 2

—
OCS Лист  7 осз 3
осч Ли ст 7 ОС ч 3
OCS Лист G ОС5 1
осе Лист 6 ОС 6 5

/. ОгВерсгия S  Лп1, для припуска каделяЗЛД, гграсВерлить 
не нарушая редер плаща дли. 

в. Стремянку с / *  укоротить снизу н а  6?о мм _
3. Манта эн Площадок и опор производить до устрой 

cm За надето нки.
4. СВарку производить злектродами З-ЧВ гастЗЧб7-75, 

Катет и/Ва s 6 мм.
б. Металлоконструкции окраа/л?ь масляной красной 

-S.6 6 0_ ЗоВрОЗО /ГОС7 €35'77/ 
sO~V.Временна я нагрузка на площадки -  3.92 кЛа.

<3у Во о

m w

ТП 901-3-211.35 КМ

И Р И И Ш Е -
Ш  СТА Щ . О Р Ш б О А Й Т и ь ц О г Т к Я 1

Н Ч О  Н 5Д-Щ ГЬИ.мСЩГ
СМ А Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  

М Е Т А Л Л H 4E C K WX  П Л О Щ А Д О К й
опори насосной Ы т ы  I-H5-5.

К о п и р о в а л : А ог и н о б л

ш т ш г
р

ш ш

ц,нииэп
ЙНШСРНОГ̂ БОР̂ ВАЙЙЯ

ф о р м а т : АЙ







щ
Схема расположения кромштеиноЗ, площадок, рестт/нш , ограждении и стрвм ям ок  

W  3 5 0 0  l  i o o o h

& .  №

600 т е . момолимая /мошодка

ZZJ4

п .

Ш W

ш? г

s

3500
Ъ  ... к /

зооо h

ПМ1

5t а

Г *  {  r Y  £

К
с /

SP° 2500

Ш а площадка
метсшичес*

коя

3000 h
ПМ)

Г~ 4  X 1

3500

\

?ю

У \ У

ЕЗШ

Ф
М  1\2Ю

СЗ

ч - ч
5 0 0

-ГОяТООу
e~tso

m и ООП

kJtrrnk̂ i Обозначение Наименование J
КПЛ-Оо Масса 

Ч  *г
Орал -

iwIUf'AJпоз. X JL ..
/Схг/ w .

у лист Кронштейн 67 36 30 6 / 6

АМ2 1.450.3-31 Ш.00-15 Марш лестничный МЛХШ 45 -38 6 ! г 135.9
С1 1.450.3-31 3.1.0.1.0-07 Стремянка сх-64 3 3 107.//
ОТ 1450 5-31 510.1.0-03 0 гром пение площадки 

огпмхвС- /0 .1 6 Г 1 /6.7
0ЛМ1 1 450 3-31 4 11.1.0-03 ОТрЬждение лестничного *гиршО 0Г* MXXVS- /о 30 / 1 /9.6
ОШЗ -09 еграк/дение лесгнионом марша оглМАХчз- /о. зо / 7 /9.6
or 1.450.3-31 51.010- Q9 Ограждение яяои/адхи ОГЛ мх зо-/о.Зб 1 7 33/

ОГС-30. V 1.4503-31 6.Ш 1.Q-03 "Ограждение „  , ,  стремя нк и ОТ С-30 4 3 3 28.9

ПМ1 КМ-8 площадка мегаллачес/юЬ ПМ/ ъ 3
02 1450.3-31 31010-01 Стремянка СХ-23 3 3 37.5

■41/00

Труба
ду--250

-5630

± L

ЗаклоднаядетстЬ 
3 ламели

3-3

Заклад мая деталь
/ в ламели

4560 С/о

UQQaJL6--/50

GOO

ПМ f

I Z _____________ г -

4 -
_________ \_______

\
Г \ J

\  L / 00X7
у У ,100п

600

5 -5

3500 т у

лШ~

6000 А
с ю

-Ч/оо

l. гарх 7
е =  з о о

Л ^ й

Рисрл. С Г $■ -// СЮ
5

* 4
00 \  иЮО* 7

е - з о о
с ю  Ш ° * Х

Производитель - 
масть станций Вариам) Л

мм
6
мм

/7
КОЛ.

32- 90 we. мУсугл. I 13500 27000 3

50-63 Гй/см*/суГ и 10500 2/000 г

Закладная дета л  6 3 
панщли

4 - Л

600

/. Одарку производись электродами 942 ГОСТ9467-75. Кат ет  
щ во  -6МАЛ 0

2 ' Se e  мет аллические кансгрухции о  осях 2-~ окрасит ь 
маслЛнаО краской гос Г 695'77 за  с? раза, 
з. ст рем янки и  к р о н ш т е й н ы  в осях 7-3 окрасить ж е 
лезным  суриком  но  оли<ре гост 88£6-76.
V. Стремянки с/ установить до монтажа ко л ец  (см.

СЮ 1 М Ш

+

/ у

к а  гао

L 100x7
<?-- гоо -4.100 L

(с т р е м я н к а  у с л о в н о  
не п о к а з а н а ) 

5 0 0  I 70.0i

Р и < р л с г  S ’» я  I

JOO Рисрл. cm .

Ъ А  о /

/л /  /
« | Я % 1

W

100x7 — 10x100/
е= 1 5 0

Ьоо

500 7С о

600
Т руба с/у =250

®8
Лис,

Ули т,
• Ст рем янки  устанавливать до уст рой
ст ва  н а  вето н о  к.

ТП 90ЬУ212.&$ КМ

Узел лист ш  8 ) приварит ь к  Закладной 
дет али п а н ел и .

5.

I RPHВ А Ш  U
£

U — Н К
B n

Г ~
u m  m — --------- 1 ■ W

| | ш ж  f г т с т п ш з  m m i
№ & &  ш т о т  w w &
1 ^ 1 ш я  Г , Ш М : П  1ШШ

Ш В Ы М  ь ш д и т а п  МУРА
Г О - И Я Ж !  f g j g i

С О О Р У Ж Е Н И Й  О Б Р А Б О Т К И  П Р 0 М Ы 8 Н 0 Й  ЙОДЫ
о т  К О Н Т А К Т Н Ы Х  о с в е т л и т е л е й  д л я
С Т А Н Ц И И  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю
Ъ2- ч о  и  5 0 * 6 5  т ы с  м 1 | с ч т к И

< ? т ш а

р

П Ш Ш Ш 1

— 8

П С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Й
ПРО Н  U J T E  Й И О  в , П  Л 0  Щ  А  А О  К , Л Е С Т Н Ш
О Г Р А Ж Д Е Н И Й  И  С Т Р Е М Я Н О К .

ц
И Н Ж Е Н Е

1

м й й э п
Р Н О Г О О 6 0 Р Э Д 0 8 Я Н .

\КОПИРОВАЛ: РИТИГОвЯ Ф о р м а т  Я £
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Ведомость аснаВных комплекта В

Обозначение Наименование Примечаний

яр Архитектурно-строительные решения
КМ Конструкции шелезабетонные
КМ Конструкции металлические
тх Технология лраизВадетба
ов Отопление и Вентиляция
$м Электротехническая часть
fiU Автоматизация технологического

процесса
эа Электрическое асВещенае

Ведомость ссылочных и прилагаемых дакументаВ

Обозначение НаименаВание Примечание

Ссылочные документы

Серия УАОНО Выпуск Z Деталь ВВада раетВоро реагентаВРщ’ЯЬ

Прилагаемые документы
158700.000 ТрубалраврУ персрарираВанный 

эскизный неатем общего Аида Альбам В
830.00000 3/нектар.Эскизнь/и чертеш общего Вида Альбам В

1586.00.000 ГидраэлеВатар.Эскизный чертеш общего Sub1 Альбам 1
CD Спецификации абарудаВания Альбам /К

ВМ Ведомости потребности В
материалах Альбам 1

Ведомость чертешей аенаВнага комплекта Техника-экономические показатели проекта

AM
л л, НаименаВание пак аз от еле й 58. изм. Кол-Ва

1 Общая снег на я стоимость тыс.руб yi,?S
Л Стайность строительно-мантатых работ тыс.руб 8Э.15Ж5Ц
3 Себестаинасть обработки 1м3 лраныВной Воды коп - Ш -

Аист НаименаВание Применимы

1 Общие данные
Z Планы на отм; -O.SSO и З.оап Разрез Т-1
3 Фрагмент насосной. Разрез Я-Л
У Схемы S3 83 : КЗ. Кб

Неладные обозначения

ТилаВай проект разработан В саатВетстВии с 
действующими нормами и праВилами и пре- 
дьсматриВает мероприятия, абеспечиВантщие 
ВзрыВабвзапаснасть и памарабезапаснасть при 
эксплуатации здания.

ГлаВныи инменер проекта беляеВабЛ

— В1 —  Хозяйственна-питьеВои ВадапраВад 
— S3 —  Триба про Вод лрамыВнои и осВетленнай Воды 
— КЗ —  Сточный трубалраВад 

Кб ПульпапраВад

В числителе указано Величина для станции 
производительностью ЗМЦтыс.тб/сутки, В знаменате
ле для станции 50-53тыс. м3/снтки.

— — о т т п г я п г ---------------------------

1--------- ------------------ ---
|_

— — —
|НН&7Щ1-------------- 1

Т П 90^-3-212.65 ТХ_
Нкшр
Ж

Иваненко 1
ш ш т г —

Ш Н Н Р 1
1 Ш 1 Ш 1 Ш а ш Н ! 1 ЖШопе

Ш Т р~ ш ш ш
Чигире в а I I P — * 4  1 1 Nт ш г ~

Ш«[ц
кюпппг
ВШАВгш —

0 ещнF Д»ННЫ£. ЙЙ*г1 ^ Ш ^ В * 1 на
1 шш И.и^ц.дрмдц
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5опроВод П Л QH н а  ОШМ. -  Q. 6 5 0
дм сбора осВгкйкнои Воды/

^  * г3° $

О У т

П А О и на оп я  3.000
М  - 2 0 0

Ф ^ Г Т
fhpt/luf>HOU rpuioj ^
'•ЖЭ ф  ecfo ------

JlionudMjtHONTĝ  a 
tvdpoSAsBarnopo b

П ^ ь п о п р о В а д  or га д р с х л е В а т с р а  Т р у б о п р о в о д  оса Эко — - ----- ——I <р <50 * эхсгкторуУрзо у м V: УОО
\Пу/ьпо п р о В а д  от гмдро• /О  ̂

MtBamopa ф450 \~У

JpyoonpoBoB пода ч и  про- 
ныВИойр В о д ы  о т  а  оптант* 
н ы ж  о с В ш и т а л е й  ф800

s* * e* Триб о п о о В о д  п о З а ч и В д д ы  Гр55Ьлро&Э nggo4ujo8»>,
/рдОРлро&оЭ прВачи боам но. * э т а г х л ю р ц  Ф  400 ] \к г и д р о з л г ъ а т о р ц  p i00
" ^ о р о м ы В к ^  р е э а р В у а р о В fZ5 r \

г з о о

Т а б л и ц а  р а з м е р о в

утра п л о щ а д о ч н о г о 
В о д о п р о в о д а  ф  Ю О

Пульпопровод от гидро• 
M&Saropa f  -150

П р а и з В о д и т а л ё  
ность стан и  им. 
тыс и Р / с у т н а .

й
мм

5
м  м

32-40 0500 24 000

50-63 <0 500 24 000

Тр̂ опроВоЭ лоЭоми лромиВ- 
ной Воды or контакгнм* 
о с в е г л и г е и е й  ^ > 6 0 0

?£оЭ от 
Эа с  актора ф100~

Тр у б о п р о в о д  по д а ч и  ё о Ъ ы  
к г и о р о э л а  В а т  о р у  f> ioo

I

I

с̂осыВаюший трубопровод \Тру8опроВаЪ подачи осад 
асВтшой 1оЭ*< ^  j o o  и  к а с о с о м  £  2 5 0

сасы В о ю щ и й  грул/тяре,fbrf'fySonpoBod or д р л н а ж  
о с а д к а  Ф г Ъ0  ного п р и п м м  к  эн<в*т

, Ро а. р - Ь  часоау ФГЧЧЧ1 /0.5*25
t ooflpoBoo подачи осВгтленнш \ * s? р _

Эм t насосом ?  250 Ibfaggg^  °!a|Sg —  
ЭжакторЦ f  50

дог
пгя
ш щ
M l  Щ ,  w n » v w  I

еКт/

Т17ГаНЬ1 НА нн-рноишо.
Р а з р е з  к H U A I



* всОСыва/ОЩийTPXjp' W^D&oSod У m I
Песколовке ррободо«*рка Ф*&\ W^ro^^=JP D А Г M F H T НАПОРНОЙ HAQTM.-Q.6Sn

1 Г Л  « '- s o  , / g s s s t o g

Трубопровод 
подачи боды к 
гидроэлебс/таръ 

§ |  ФЮО
ч

Пульпопроводов 
эжектора фюо 
В сасыоанош ид 
трубопровод\ осветленной 8одь!

* 1  д
Трубопровод 
подачи раство', 
ра пили акро' Г 
ларшда *

Ф/s

&

ч г о о

\Jобить керсгм- jumoM

f  = !

Труоопровод для свора Трубапровод подачи
__̂_'светленной водь/ фЗОО jS odpj л ги д р о з ле & а то р у

'̂ X o d ^ /eW

8Sg

' ± =

ч г о о i s o a

iSO

1800

&0

3000 920 S I

приямок „

контактных освет: 
ригелей фуоо

Песколовке

\опроёодло• 
дачи боды к rudpi 
элеватору фюо

“L“ Пульпопровод
о т  э ж е к т о р а  Ф ю о

S- 630
Д _

Пут 
от гидроэлеба 
горе ф/sa

Пульпопровод g T ^ ^ i, 
гидроэлебаюра 

ф/SO
‘3.800

'6SOO\

г-г
MI-.SO

„ Трубопровод подачи п р а  

мыв над водь/от контактны)
о̂светлителей <Р800 

Трубопровод подй

7 0 0 ' J8S0

к .

Пульпопровод от гидра- " Элеват ору Ф /SO

Д е т а л ь
Всасыванэшиб трубо-

'провод асс/дка февО
П о д а ч а  в о д ы  ф ю о

ТОщий SdTVh

ж г о

Ф/so

Гидроэлеватор
[ С М .  Р О С Т 1586. о ш

сопло

\ От вн.
ного

н у т р у  п л а щ а д а «/» 
в о д о п р о в о д а  0 / 0 0

600

\ Трубопровод от дренаж- 
ного приямка к эжек- & 

, тору и  насосу „  &4- г-/чч//о,s фбО 40
JSO9 осадке/фгво у,/03 

\ Трубопровод подачи 
раствора полиакри
ламида ф/S

\ Трубопровод подачи 
промывной воды от , 
контактных ас бегло теней 

фвОО

зоо

• -6. SO О
- J L -------
Ярматцр-

ные выпуски
Пластина

'Т'игг в /о гост тот
СТ31Ч637-63

ISO,
К̂репежные 

детали ~
600

дачи оасп 
IS

У Трубопровод подачи воды А 
на промывку резервуароо фгв 
Пульпопровод оггидро- 
\элеватора ф /so

'У''ТОО 5-800

X  ~

№

S.2SO

1800

на сооружения по егр 
. обработке Ф/so 
\ Фундамент под насос 
перекачки осадка 

ф г-1чи/ /о. s
к фундамент под 
насос повысигель 

К-90/80

-згоо
‘3.600

. трубопровод возврате/ освет
ленной боды на о чистную станции? ф гзо

О порь/ лад арматуру и трубопроводы см. чертежи 
марки ПС.
Мостики для обслуживания задвижек см. нс/л-ТХ-г.

i a фундамент под насос
‘S. 580 п£Р^*ачки осветленной

ТП 904-112.85 ТХ
ды к 390/300

6000
П риш ли

Щь. Ч И Г И Р ^ в А

Фгэо
\ Всасывающий тру до-  
пробод осветленной/ 
боды фЗОО_______________

ш ш
С Т И Н Е
т . Г Р .а

0Ш!Ю1Ш11ШГГ1
РА

Ф р л г т ш  н а с о с н о й  ил
^  o t m . - o .6s o . Р а з р е з  t -г

Ко пи j о ва л' К о р ш а н о в а

21
К Н Е У 1 р | | 1 ^ ш | у 1 о е А Н « Я

фортАТ- А 2.
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i = f
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Поз. Наименование Ш . й/ополнигелдные
мазания

Стон байтные из дел и о
'

1 &ОЛт Ml2-6gx5S.58.0f ГОС Г 7798-777 9
г Болт Mi6~6g>65fi80l гост 7798-70 ’ 8
3 Гайка M7S-S715 О! ГОСГ 5975-70 Ч
Ч Гайка М16-6Н 5.01 ГОСТ 5915-70 8
5 фланец 1-50-6 &25ГОСТ12829-80 2

— -  - ------- -Материалы

6 Cm3 Госг 380-71 20.7хг
7 ТппЬг, М 3  5 ГОСТ 8752-78

/ 610 тост 873Г 70 ат 7м 0 8 хг
8 тс,.*П Н °*8 ГОСТ 8752-781PJDO 6/0  Г0СТ m h7i, 0!8м 975кг
9 Пластина!, лист Тмкщ-мд ТОСТ1338-77 0.1 tr

Технические требования 
/ С барные швы со ГОСТ16037 80

Техническая характеристика. 
1 Напор рабочей боды, МПа -Q,5-0,6
2. Расход рабочей боды, л/с ~ 30
3. Напор эжектора, МПа -016
4. Высота всасывания, МПа "003

К О Н Т Р

ШШШЛ'
д а мРысми ^
onmrrini 2 T U ZГР И Ф С К Й Н

р е м ш т
rJpiL

(чтшо\<̂ У1,;л ___________________
копировал- Антиповп

9 9 8 .  0 0 . 0 0 0

Эжектор
ЭСКИЗНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЩЕ ГО

щ д Д н е  г  f Л и с т о в  1

ЦНННЗП
нмж оборыаоврння, ко

H i l l  illki iuLlifit ПГШШ
29 1:2

Формдт »2



С о п л о  Г,7 ~ Г “

Y  \ a = f
s

МЧ8*2
J

Поз. Наименобаггае Кол. дополнительные 1 
а калан ил

:

Стпанбол/ппд/е изделия

1 болт м/2- 6̂ *55.8801 ГОСТ 7798 70 0
2 ГайкоМ72-6К 5.07 ГОСТ 5975- 70 4
3 Фланец 1-65-6 Cm25 гос г70820- SO 7
4 фланец7-700-6 Слп25 ГОСТ72820-80 1
5 фланец1-750-б Ст25 ТОСТ72820-80 7
6 От Зоб 20 °759x4. 5  ГОСТ77375-23 1

М ат ериалы

7 „  ____6-5 ГОСТ /0903- 72л и с т  Сг3 го с г  м 6 £ 7„ 7д
ТГкг

8 /7,г _  6 -5  ГОСТ /9903-74
7/ Cm3 ГОСТ 74537- 79 88.2л '

9 76x4.5 ГОСТ 8732- 78
Ф оба -  8 гд Тост 8737- 7ц 0.2м /7/г/

Ю М к9 ГО С/8732-78
Р  8  70 ГОСТ 8737- 7ч 042м 6.7кг

17 Ю 8* 4.5 ГОСТ8732- 78
670 ГОСТ 8737- 79 4.0м 46кг

72 Tr\4Xf> 709* Ч 5 ГОСТ 8732- 78
Г 610 ГОСТ 8737- 74 28.2кг

В Cm. В гост 380-77 5*т L_______ __

Техническая х ар акт ер и ст и ка . 
1 Напор рабочей В о  бы, МПа я  в
2. Расход рабочей Зобы, л/с ^ 4 0
3. Напор гиброэлеВаторо, МПо  ~  75

Технические т ребования  
I : Сборные шВд/ по гост 16037-30

Him .
npoe.
т. контр
ГКО
н. контр
Чтв-

ЗВНОЗИН
fibtc и и
Рысин
Графский î-̂/
Ътч%ш
С ч х д р Е н к а з ^ у

zUSsi-

1586 00. 000

ГиДРСЩЕШОР 
Э е Ш Н Ъ Ш  ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО 

в и ц а .

Стали.тМасса

Щ

МЙГШТ-
1 : 5

11МИИЭП инж
0 Б О Р ^ с е п н ц « ,  к о

Копировал-, интипова Формат Я 2
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист Наименование Примечание

06-/ Овец не данные.
Ид-д План на ол7м. О. оао. План на отп. -о, 6$о.

Схема системы отопления. Схемы систем
sc/r MS.

ведомость ссылочных и прилагаема/к документов.

Пдозначение Наименование Примечание

С сь/почнд/е доку не н то/.
V. 904- 99 детали крепления сантехнических прибор ис и тАЧоолРОбЬдоб.
Ч9ОЧ-/0 в. в ерязебаки
/.чзч-зг Зонты и дефлекторы вытяж -

ных шахт.
S 904'/О Узко/ прохода через покрытие.

Прилагаемые документы.
Од со СЛ е ЦУФШацчх об ору от® ания к. оскакнЬмихастлекти чертежей _

парки ов.
Оввп ВеИОмосгЛб литре дно сл/д? материалах К основному_________комплекту Чертежей 

парки Оо
Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции.

Ноименодокие
здания

& /Д е% иГ

7Ш н
м3

Чернова 
го он 
при 

tkpc

Расход тепла, £7/ккол/vj
Расход
холоду
-Вт(KJCHX/Vj

Тсгок*
Слеи.
MOU/H.

М
дКигел.
кдг

Но
атолле

ние

НО
ёенгиля

ДИН/

Но
горячее
Ко&осно
Ужение

ЛУн/нн

'аФумемеаЗрЫс 
№водЧ пранэ SoO
frW*c$h.50-0iM

less. 3
ззч/. £

-30° /2660 — —

%

— —

Odu/ue у к а з а н и я .

Проект отопления а вентиляцииразрадатан на основании;
-  архитектурно* строительных и технологических чертежей, 
во/полнены/ UНИИ in  инженерного одорудования;
”  технологического задания на проектирование;
- деиствусосци/ строительных норы и правил СНнЯЕ-зз - Т5. 
Проект выполнен для расчетной наружной температуры Ь/г-зоЛс 
внутренние температуры в помещениях приняты по задании? 
технологов и  согласно с  Nun Л- 3/ * 74.
i/сточникам теппаснавунення являются тепловые сети. 
Теплоноситель- вода с параметрами /во- 7о*с 
Присоединение системы отопления-непосредственное, 
все при воры и труди проводы окраи/иван/тся масляной 
краской за  в  раза.
М о н та ж  систем  отопления и вентиляции вести в  
со о тв е тс тв и и  со сниТ? / и -г в -75,

/Липовой проект разработан в соответствии 
г  Я/»/ /гтХи/о ш с/м и нормами и лаав//лам// //

* при эксплуатации здания, 
run  /беляева/

План-схема.
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Дефлектор 
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I E  I -  I E 3

К н в л я ^ ^ ^ ^  L

Uomtnop
Дефлектор
a m . s o q . q s

Увел управления
р Н и ,
тшно

П ш зъ од и тел ы ю сть
с т а н и н а А, мм 3, мм

31-40 тыс. tfl̂ jcsT. }3. S00 2 k. 000
S O - 63 тыс м 3/ м т 10. 500 за. ооо

Ш т
У  ПВ  - 2JI 
Sgoif/o

-2.900 Т  l^ e W.
M L * " Ь и е ш

16-40 ТЗЧ-Ш
В скобш указано количество Воздуха для производительности 
so - бз те м* /ст

на отопление
Пришли J

■■1
ГКЙО? 1

ммв■■■наш■■ммшнм мйннмм м м ммшишmmmmmmi■ммимШ М Н 1н и ■■шшшш ■мм нм
йшй1 iiiwTiJini в

HB:
! П Ж Ш а ш т

ГИ и/-5-2U.es U

Тттткй 1 Б Р д е ш к н  тмытн ■ 
о д ы  от котктных осветлителе* 
Аля станции ппиэволнтелшетлю зг-Чо и50~бзтыс. мл/cm
п л а н  м а  отм.р.ооо. план на отм. - О 65Q. схема систвмА

Ш А А и а М н г т

Р  I

цнии'эпна отм  - ио?ц. ь-льма < -и*-м ы т. . .

о т о п л е н и я . Схемы снспемв£ГтК5 M H W E H E P H O r a  О Б Ш Д О в А Н ^
к {

я а  4 6 5 - 0 ?
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Ведомость чертежей сеней на га комплекта марки ЭМ Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ТипаВай проект разработан В соответствии с дейстбу та
щим и нормами и праВилами и предусматривает 
мероприятия; обеспечивающие Взрывную, Взрыаа- 
патнарнуто и патнармута безопасность, при экспш 
тации здания.

* ' --------------- - » .////лидга^д^

Лист ИаименаВание Примечание Пбазначение Наименование Приметаны Наименование
Един.
изм.

Технич. 
данные

ЭМ-1 Общие донные ссылочные документы Расчетная мощность силового электрооборудования кВт И
эм-л Слема электрическая принципиальная 4.407-2/8 язва Строительные задания (материалы Расчетная мощность электроосвещения кВт Л.41

распределительной сети -330/ЛЛОВ для проектирования) и УстаноВач- естественный коэффициент
эм-3 Слема электрическая принципиальная ные чертежи распределительных мощности 0.38

улраВления насосами М1\ МЛ ;  Mi* шкаераВ и пунктов ГЭ78Г

эм-у
Л5 У. У07-Л6П Я159 Прокладка кабелей на кон-
Слема электрическая принципиальная струкциях. 1373т
управления затворами Л О -  ЛЗ и 4.407-255 Я/55 Узлы и детали для приклад-
задвин/ками ЛЗ + М1У ки кабелей 1373т

Эм-5 Слема подклнтчения электрооборудования. ОЛХ.ОЗУХ/З НКУ. Управление злектродВи -
Шкоср PTSOi (РТЗОЛ). затворы М6~Мд. там Й тителями запорной и ретули-
Зад Винт к и МЭ^ЛЛ. рующей арматуры доя про-

ЭМ-6 Слема подключения электрооборудования. мыи/леннасти и комму ноль-
Шкарт PT3D1 [РТЗОЮ, ящики управления нага хазяйстВа
ЯН 1 /Я 4 2. ЯНЭ, ЯНН ;  ЯН5)

ЭЛ-7 Кабельный тнурмал.
ЭЛ-3 Размещение электрооборудования и Ппилатаемые документы

прикладка кобелей. 3016 су ЯльбамстСпецификации оборудования
План ни отм. -  П. 650 3015 зл ЯльбамУ Ведомость потребности В мате-

риалах.

l i f J .T J J  -J Ь Ш - 1 » М 5  ¥ Л 2 Л

Р Ц К . Г Р -  Д О Л Е В Щ Н Х О А  у Л р
DiEPcranoftA
ГОЛЬЦМАН
Данилов

ТП 901-3-212.8S

с о о р ч м с с м и я  о б р а б о т а н  п р о м ы в -
Н О И  В О Д $ Н  О Т  К О Н Т А К Т Н Ы Х  О С В Е Т  - 
Х И Т С Л Е . И  А Л О  С Т А Н Ц И И  П Р О Н З В О  

«и1<с£ 5 У о с т ь ю  5 2 ' <<0 м S O -батыс

Об щ и е  д а н н ы е . Ц Н И И Э П
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СхемаI  Управленмв насосом перекачки осветленном
ВОАЫ Н\(Н2) , НАСОСОМ ПЕРЕКАЧКИ 0CAAKA f ММ f М5)

Ф 4-А4
ПИТАНИЕ 220В

Тл4
X
:5г
X

3 *
ш Г

“ I
| |  с  О:г»«сзс

Оп ро бо ва н и е

Д и стан ц и о н

ный  п уск

П и та н и е  
~ 220 6

У
п

р
а

в
л

е
н

и
е

Д истанцион
ным пуск 
НАСОСА М4 (мч)

От к л ю ч е н и е

насосов

а.аь*

« 2

28XС_>

Р4
Р2
РЗ

“5  =5--------
=f о  в  
«5 £  *
С  и> ос *с * :
ч  к л  Р 2  a  o l d  ujЙ^ ш а  to®

Ре з е р 
в у а р^
Ре з е р 
в у а р а
РЕЗЕР
ВУАРА(Е --------3

=Г
3  °5  t-3  ш «  <
< а а н
I  > » л ^£  ^ о  < 
з  ш а о  CJ СОЗ» о

Резер
в уа р^
Ре з е р 
вуар л/2
Ре з е р 
вуа р^

Т аблица
ЗАМЫКАНИИ КОНТАКТОВ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ $А4

СХЕМА 2045

Соеание-
hue
КОНТА к* 
ТОВ

Положение рукоятки

- 4 6 е 0 е + 45°

4-2 — — X

з - ч — X —

5 -6 X — —

7 - 8 — X —

3 4 г
4 РЕЗЕРВ. 2PISEPB 3PESEPB,

*  -  КОНТАКТ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

Переключатель 4-$А4
Установить В Р Т З О (2)
В 50НЕ МОНТАЖА

1!оз.
обозна
чение

Н аи м ен о ван и е Кол. Примечание
**,*г ЗлЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ 9ЛЕКТРОАВМГАТЕ-

ЛЯМИ М4, М2, МЧ , М5. М

*4-А4
*2-А4 Ящик УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5 44$-гЗА26 2 Я»4, №
*4- OF 
*l_-aF Автомат А 3424 З н.р s 80А . 4 1
* 4 -КМ 
*2- КМ Пускатель магнитный

ПАН - 512 I  н.э. = 60А 4
* 4- FU 

FU Предохранитель ПРС-6-П 2
*4 - HLi t l -HL Арматура сигнальная АЕ3444УЗ 4
* 4-SA
* C-SA Универсальный  переключатель

УП5Я2 -С86 4
fT-5B 
* 2. SB Кнопка управлення КЕ 044УЗ 4
*“4~ A4 
* 5-A4 Яшик у п р а в л е н и я  Я У 5445 - 43 А е г 2 ЯУУ, ЯЧ5
* 4- QF 
У 5 - PF Автомат А П 5 0 -З мт Он .р *40А 4
♦ 4 - KM 
t- 5 - KM Пускатель магнитны й

ПАЕ - и г  I  и.э. » 25А 4
? T fT
* 5- FU Пред о хран и тел ь  П РС -6 -П 2
* 4-FU
* 5- FU Арматура сигнальная  А е -3444 уз 4
* 4-$A
* 5-SA Универсальный переклю чатель

УП 5S12 -С86 4
Гч-$в
*5- SB Кнопка управления КЕ 044 УЗ 4

Шкаф  РТ30- 64 РТ30-41 РТ30-2
Т-КМ4 Пускатель ПМЛ 44000МБ, Зн 40А, ^2203 2

Приставка ПКЛ - 4404 2 >
“T~ K B  4 Реле РПЛ- 3404 , 220 В гТ~Ш~

Переключатель ПКУЗ-4УАУЗ 1н 40А г Взамен ПКУЗ-4ЧАУЗ
СХЕМА 2045 С Х Е М А  D 4 0 3

ттагГ- hlq Арм атура  АС - 12043УЗ 2
4-HLR АС- «<Ж  УЗ 4 Блок k
T hu
-C--HLO Арматура АС - 42043 43 2 ,
4-HLR АС - (2044 УЗ 4 ) БлокБ '

По МЕСТУ
MJ.M2 Электродвигатель У А 480 МЧУЗ , 30 квт 2
МЧ.М5 Электродвигатель УА 46056УЗ , 44 квт г

$A Пакетный выключатель ПВ4-40/УЗ.ЗО 4

ПРМВЯ4АН

И Ж Ж

Прове р.
Ц и ж е н и

Ру к . ГР.
Г И П
Г А , с п е ц ,
М Ш

ШЁРСТЯКОВД
Полевцщкоц
Гл у ш к о в а

Повевылко

Ш е о ш м

ГРШУ-МДН
1 А а н щ в

^ — (L

Щ  Z
т Щ .
ад Л.о£7

£ г -

TTI90/-3-2U.8S ЭМ

’ Сооружения обработки' промывной
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К а б е л ь н ы й  ш ар нал

Марки
ровка

Трасса

Н1

01

НЫЛ I___________ ___
Шкаср рислределителб
ши.__ ШР_

НМ/-1

Начала

Вт ШР отделения кпнтак/ и/каср распределитель

Рщиг улпаВления 
' £11

Шкаср распредели-
'  УТЬНЬ/С/ Ш Р ____
Ящик управления
__________М 2 ~
Шкаср распредели - 
Iе л6нспи ШР

Коней,

*$щик управления

ЭлекграЛ/итателЬ 
Щ1

Ящик управления
M L .

К а деле
Па проекту

Марка
KanwtecrBa ка
белей числа 
и сечение 

мил
Z L

яввг
яввг
яввг

Электродвигатель
Н В Г

Эрика
м

5*16 +t*W

5*16 + 1*10

5*16+1*10

5*16+1*10

15

10

15

Оралошен

Марка
КаличмттВака 
Шей, числа l 
течение мил, 
на/таямение

7

щршно 
м

Марки- 
раЁка

KM//-Z

OM//-J
КМ12-1

KM12-Z

ИМ12-3

Трасса

Начала

Клеммная карадка
КК11 г

Клеммная к пробки
KU L , _______

Сборка управления
. P T5TLZ____

Кленнная карадка
_______ KK1Z
Кленнная карадка 

KXtZ r

Конечный Выклнтча 
тень 1/T0l j  /ISO К.

Конечный Выклнтча'
ЮЛЬ + 12CQ1L...

TOOL

Конец

ХпёктрбдВагатель
_________мм
Кленнная карадка 

KK1Z 1

Электридвиг а гель
____ _ M1Z...... .......
Кленнная карадкакртзи____
Конечна/и Выклнтча ~ 
гель M sai+13301.

Кабель
Па проекту

Марка числа и се
чение мил, нал- 
pmStikZ--------

ЛВ

яввг
ЯК8ВГ

08

ЯВВГ

Ирина
н

6(1*1)

4*2.5

10*2 .5 Х ~ /

6(1*D
4*2.5

О роламен

Марка
сечение мил, 
налояшение

____9а ко
сей, числа и Цлина

н

Ящик управления 
ЯУ5 ЯВВГ 5*10 + 1*6 КМ 15-1

Сборник уп̂ ааления ЯКВВГ /а* 2.5 XZZ?
НМ 3-1 Ясцик управления 

ЯУ5
не

HMJ-1

Нд

Ящик упраЁления
M L'pcfaJ

Электродвигатель 
MJ

Ящик управления 
яуч

Щ й к ~  управления 
X 1L

Ящик управления
______ ЯЛ

ЯВВГ 4*2.5 16

ЯВВГ 3 * 10+1*6

НМ5-1 Ящик Управления 
я м

нт

H S

Шкаср распредели- 
гелйньмр. ШР 
Пакетный Выключа
тель___ СЯ_________

Электронеигатель
ъ __________ 6JL___________Ящик управления

-Ш В _______ _
Электродвигатель
Пакетный аь/ключо' 
гель ЛЯ

ЯВВ4 5*4 + 1*2.5

ЯВВГ 3*10+1*2.5

ЯВВГ 3*4 + 1*25

ЯВВГ 4*2.5 15

От ШР отделения камлаю ■
/кмсиеглигелей___

Сборки управления 
ШЛШ.

Соедини теле мая 
копобка сгчкаррйко__ск
Сборки Управления 

07501

Я В В Г 4*2.5
z

KM6-Z
Клеммная карадка

'кто.

Клеммная карадка 
ККд ЯКВВГ 10*2.5

НМб'З Клеммная карадка
к к а  ^

Конечный Выклнтча- 
тлпа  m i+ e s a y OS

КМ7-1

KM7-Z

Сборка управления
Л -.-- .£ 7 3 0 1 _________

Клеммная карадка 
КК7 Г

Электродвигатель 
~ мв

6( 1* 1)

ЯВВГ 4*2.5
Клеммная карадка

К К7 ЯКВВГ 10*2.5

НМ7-3
Клеммная карадка

K K L

Конечный Вь/кл/оча-
Ш ±706l

гель Ш И ОВ

КМ 5-1 Сборка управления 
£1507

Электродвигатель
IL L

6 (1*1)

Клеммная карадка
ЯВВГ 4*2.5

КМв -1

НМВ-3

Клеммная карадка 
ТКА г

Ш ЯКВВГ 10*2.5 Z

Клеммная карЪдко 
ККд

Канечнь/й Выключа
тель 5101 + 8Сйч
ЭлектраУвит от ель

МА
ЯВ

кмэ-1 Кварка управления 
E130L

6(1*1)

козх_

омэ-з

Клемнная карадка
U A

Клемнная карадка
_______ x k b L ______
Конечный аыклнтча-

ЯВВГ 4*2.5

ЯКВВГ 10*2.5 X Z 7

КМ10-1_

КМ/О-2

Клеммная карадка
________ Ш - S ____
Сборка управления
_____£ 7 5 0 1 __
Клеммная карадка 

7X10-

-1£ЛЬТ А Щ
ктрадаь

+ A M L ОВ
Электродвигатель 

М А

0/4105 Клеммная карадка
кто...

Клеммная карадка

Конечный hi 
гель Ю

ЯВВГ 4*2.5

ЯКВВГ 10*2.5 Z

0711- Z Сборка упраЗления 
r  P15QL

•ыключа'
у ш т а ш  _

Электрадаикатель
г  С Ж

ПВ 6( 1* 1)

яввг 4*2.5

0712-2

OW

Сборка управления 
£1501,

Ящик управления

Сборка управления 
£7501

Ящик управления 
Я У.2

ЯВВГ 4*2.5

КМ11-1
сборка управления 

£1502_____

Сборка улриВления
-р______ Е 7 3 Л А ._____
Клемнная карадка 

_____ кк п ______

ЯВВГ 4*2.5 Z .
Z 7

ЯКВВГ 10*2.5 Z

К7113-Z

07113-3

Клеммная карадка
______ КВ 13 . г  г
Клеммная карадка

ОВ 6(1*4)

КК15

КМ14-1

К71/4-2

Сборка управления
__ ___ £7502 ___
Клеммная карадка

Электродвигатель
M LL ЯВВГ 4*2.5

Клеммная карадка 
KKLL г ЯКВВГ 10*2.5 C Z 7

КК1Ч

07114-3
Клеммная карадка 

КК14

Конечный Выклтача 
гель M1Q1+/4CQ4 ОВ 6 ( 1*1)

0714-2 Сдарка управления 
РГ5П2

Электродвигатель 
МТУ ЯВВГ 4*2 5

0715-2
РГ5П2

Сборка управления 
______ 01302 ..

ОН
Шкаср распредели
тельный ШР

Ящик управления

Я щ и к  у п р а в л ен и я  
Г Я У 5_____

яввг 4*2.5

Освещение
ЯВВГ 4*2.5

См. лист ЭО

Сводка кабелей и прободав, учтенных кабельным /нуриалам

4исла шил, 
сечение

—— и — ....... . ——■———--------------------- -------------------------------------—1
Марка, мапря/немие

я в в г

иввкВ

ЯКВВГ

О.ббкВ
пв

а.ввк8

1*1 — — 170

1______
4*2.5 56 — —

1а*л.б 1S Х У — 1i

18 — —

3*10*1*6 21 — —

3*164 1*10 47 — —

Т П  9 0 1 - 5 - H i  t s  ЭМ

м.комт. UIEPCT9K0BA J l u U
п р и е я м н ПРОВЕР. ПМЕвй№Кбе1 Сооружения ОБРАБОТКИ ПРОМЫВ- 

НОИ ВОДЫ ОТ КОНТАКТНЫХ ОСВЕТ- 
А НТВ ЛЕЙ АЛЯ СТАМ им И проилао

отадйш  Лиет Аистов
НИЭ4СЕХ Глушкова Р 7
РНК.ГР. floAEBlUHKOU ^—
гм п ШЕРСТ9К0ВЛ

К а б е л ь н ы м  « с в р н а л . ц н и н э п
хтЕш иаго оборудовался 

г . Мо с к в а .
ГЛ.СПЕЦ ГОЛЬЦМАН
и м .  от/ ДАНИЛОВ >

■}ftT?KK~nP
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1. Втттшная чаешь ьнпо л нею на основании 
листов АС.

2. [дехнолоническая часть выполнена на осно
вании листов тх.

3. Прокладку капелей Выполнить в соответст
вии с типовым проектом 4. *07 - zss.
и Узлы и детали для прокладки /совелен. '

4. Кабели,  идщие на высоте до I х метров 
от уровня пола, защитить трувоми 
винипл ас главы ми.

10

II

14
/5

1C

17

J L
/9

Обозначение Пиеменование 

Эле хшн о об о рна ованис
Икаф распределительным 
ШРП -735/6 -21 S3
Ящик управления
ЯУ5 НЗ -23 4 2$

Ящик управления
Я  У  S U i  -  1 3 4 1 В

Ящик управления
ЯУЯПЗ -I34ZP

Р а к е т н ы й  в ы к л ю ч а т е л ь

ПВ /- Ю J УЗ 30

Цзделия заводов РЭМ
Коробка клем м ная

У € /5
Стоика кавельнаяш ю
Полка, кабельная

к не/уз
Лоток сварной 

К 422

ббод гибкий к /о43 
В Лад гибкий К /047
М ёта лло ру кав
рз  -  ц -х-ZS

Коробка соединитьнаякск »̂ /

Материал ы

шт

шт

шт

шт

шт
Ю шт

30

27

шт

шт

ЯУЗ

S4

шт
шт

35 /г,-

[Права электро свар
ная, ПОСТ /0709-76

33 X 2

45*1

Юррьы пал нэти лено
вые

32 х 2
4 0 л 2

Т/убы винипл асговые
32 н 1.8
6о *  t.S

ю

45

шт

-fmfcftРзк.гр вшецд 
(?. т т т ь

ТВ 901-3 2U  S5

VOQPIWEHHU 6Ш  ВОШКИ ПРШЛЫЬНоЬ- 
1Т контактных осветлителей̂шынктьЮВМЫ ОТ КОНТАКТНЫХ осветли■

ш ж и в я у я и !  JРАЗмецечнЕ электрооБомлошиЯ 
п п ш л а а х а  КАвелеи.
План на om/л ~ 0.650

3
1ХИИИЭГ) 

Ш Ш Ш Р М Г О  ттшния 
р. Москва
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Ведомость рабочих чертемеи оснаВнога комплекта Ведомость ссылочных о прилагаемых документов ПснаВные технические показатели

Лист НаименаВание Примечание,
1 Общие данные
1 Электрическое асВещение. Планы ни

атм. - 0.650 и D.OOO

__ J

Обозначение

ДН16 (УН07- 265)

Я1В1 (5,407-19)

Н 625Я

то $01-3 
Яльбам /К

тп 5U/-J
АльдамЪ

ТшаВай проект разработан В саатВетстВии с деист В ута
щи н и нормами и праВилами и предусматривает 
мероприятия, абеспечиВа/ощие ВзрыВнчнт, Взрь/Во- 
памарнунт и пашрну/а безопасность при экс ля на ■ 
тации здания.

/лаВныи инменер проекта ЗапотаВскоя/.

ящикаВ, клеммных коробок,щиткаВ
осВешрния и такаподВады fl37fr)

сВетильникаВ с лампами нака-
лиВания Во ВзрыВаапасных за -

ИаименаВание

Ссьитачмые документы-

УстанаВка наВесных и пратямнш

УстаноВка одиночных сВегилени-
каВ с лампами накалиВания
ftBdid

УстанаВка Взрыбазащищенных Примени

мая (1573 г)

Прилагаемые документы:
Спецификация абарудаВания
к чертетам оснаВнога комплекте
марки ЭР,
Ведомость потребности В мате
риалах к чертетам оснаВнога
комплекта марка 90.

Примечанщ

Примени -
теле но

тельна

г Наименование показателя id
изм

Величина
показателя

Расчетная мощность рабочего
асВещения кВт 2Н1
Расчетный ток рабочего асВещения А 56
Коэффициент мощности осВетительнаи
сети — 10

___ Z!

—  ТП 901-3-212 fcs 90

Бооружемня ОБРАБОТКИ ПРОМЫЬ НОЙ РОДЫ ОТ КОНТАКТНЫХ ОСОЕТ- амтеаен для СТАНЦИИ ПйОМавУОАКТЕ АРНОСТЬЮ В1-Т0 5̂д.^уыс
СТАДИЙ Кист АньтоаГ

Общ и е  д а н н ы е  .

i
цнииэп

ИМЭКЕИЕИиМТ) QM W M_____ ОО&М УМ ЬРШ
г. Москва



1 = 1
х

л
<

5®

I

$

К

5

П л а н  н а  отм -П̂ГЛЛ

4*<&огг ним too-сэм ^rlrr 
9 с L ynjn агм. 0.000

П л а н  н а  от и. ОМ О О

HCMilOO-LH i Z A °

Ф

В е д о м о ст ь  у ъ л о В  у ст а н о в к и , элект рического  
оборудоВания на пл ан е  р а с п о л о ж е н и я .

С х е м а  пит ания__сети

гн4
ШО 0.4 Я0У8504

т т ь

Р о з О б о з н а ч е н и е Н о и м ен о В ан и е К о л
При м е 
ч а м и  е

4 ' АЧ46 (Ч. 401-Z6S)л-64 УстаноВка осВгтильного шатка 4 п р и  М  2- 
н и т с л ь н о

ЯОУ-8 5 0 4  н а  с т е н е .
г Л 484(5.407-19) л. 46 УстаноВка одиночны* сВетильт 4

коВ нсгш ю а на р е з ь б е  п о д п е р г к р ы  )и е н
3 J6Z5J л  4 6 УстаноВка сВетильникоВ НСЛ44-ЮО 6 V - '*■ 1тсльно

н а  с т о й к е  К 987н а  о г р а ж д е н и и
н А  €15 Я  л - 46 УстаноВка сВегильникоВНСП44100 S

н а  с т о й к е  К9 8 7 на  о г р а ж д е н и и
5 Л 48415. 407-49) л. 9 УстаноВка одиночнык с В е т и л ь н и к о В 4

нспн- zoo на р е з ь б е .

I I

6 *1*

Данные о групп о Вы* шит кок с автоматическими Выключателями

Н о м е р
н и т к а Тип

У с т а н о в 
л е н н а я
м о щ н о с т ь

к В т

Н о м е р а  а в т о м а т и ч е с к и *  
В ы к л ю ч а т е л е й

Т о к  р а с ц е 
п и т е л я  Я

о д н о п о л ю с 
н ы е

г р г к п о л ю с -
н ы е

н а
Uode

н а
л и н и я *

З а н я 
т ы е

%зер!
н ы е

З а н я 
т ы е

Резерв
н ы е

1 Я0У8504 Z.4 1 <;1;Э в :  6 — — — 40

Напряжение сети абшего рабочего осВешения 380/110В, пере
носного - 36 £>.
Для аварийного осВешения предусмотрен переносной аккум у
ляторный сВетильник.
Питанэшие сети Выполнены кабелем, прокладыВаемым от  
В Водны* за жим о В ШРН-7Э546- ZZ93. Схем у питания см.лист ЭМ-, 
ГруппоВые сети Выполнены кабелем ЯЬВГ, прокладыВаемым по 
ст енам и перекрытиям на скобак и проВодомЛПЪ-В Виниплас- 
тоВых тру о ах. г
Для зануления злемент оВ лл&ктрооборуд сВания ucnamoytmc 
нулеВой р а б о ч и й  проВод сети..

!------ 1 ---------------------------- ----------- — ' —

тп 90! - ъ -  г а .  Ь5  эо

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  
а к а н и и  и Я ,  м м В, м м | ПРИВЯЗАН5 1М.КОИТО Сддыи иООРУ9*ССМН0 ОБААВОГКИ ПРОНЫВ НОИ ВОДЫ ОТ КОНТАКТНЫХ ОС ВОТ- 

ЛИТСЛСИ АЛО СТАНЦИИ ПРОИЗВО-
И '1 ̂ 1:М'лЛД11ТТТЛМИ

ПРОВОР-Зомлокш Р | 2
31-ЧОгыс. м 3/суг. 43500 14 000

HMOtCCH.Боидореикс * 4 . Аи-гкльмостьюМ-Ч0и50-6ЬтыС.мУс.У1
РУК. ГР. Болотовская

г Щ .
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Ц К И И Э ЛKHACENCPHOIQ О&ОРЦДОММКЯ

г. Москва.50-бЭтыс. м 3/с ут.  
------------ —.

40500 14 000
гл.еоби Гольчнлн __j План на отм .*"0.650 и 0.000.

ИНВ.Й — ИДЧ.ОТДДАНИЛОВ 5 5 3 —
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ЗеЗомость рабочих чертежей основного комплекта Подача нромывиох 
воды

Ласт Паи мелев а кие Примечание

ЯГХ-1 Свище данные. Схема функциональная
технологического процесса-

Ш-1Схема подключения приборов и устройств
технологического контроля.

т - з Размещение приваров и устройств
тех нал о пи ческопо к онтрол я.

План на отм. 0.000.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
ОСТ 35- Z7- 77 Обозначения Условные & схемах

автоматизации тех налоги чески х
процессов

P M 4 - Z - 7 S Системы автоматизации
технологических процессом
Схемы функционал ь ное
Методика выполнения.

Прилагаемые документы
ЛТХ.СО Л ЛОВОМ /?Спецификация оборудования.

ЛТХ. вм Л ЛЬВОМ х дедомоеть потребности в
материалах.

PT30-S1 PT30-S/ © ЯУ5НЗ 
НА 16 © ЯН 6 //з 

13 л ze © т т г г
13 А 16 © ЯУ5 ИЗ 

13 л it © ЯУ5ПЗ 
на г г

Шиповой проект разработан в соответствии с 
действующими нормами и правилами и предусмат
ривает мероприятия, Обеспечивающие дзрывнщ взрыво 
потаеную и помаеную безопасность при эксплуа
тации ' здания.
Главный нншенер проекта / Шерстя ков Л/

н & .  к

И. к т р

Щм щ а
ШЕРРИ НОВА 
RoAtB&um

и Т й т л н

П? 3(Ji-}-2n.as ЯЛ

| ж р щ :

ческоро пгоаесса.__________

КоМРПМ foil ЕВШАЯ

Ш Ш Ш Я №

РВ | < ! *
ПнШэп

ЯНЖЕЙЕРНОГО т?ШЬШ9 
Р. M o c K g > ____

Формам б
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/ламенова- 
иае пара-  
метра а , 
шесто отбо
ра импульса

Д а в л е н  ие У р о в е н ь
Напорный па т р у  во*

Р е з е р в *  а р  -  Отстойникнасосы пепехача 
Осветленной art*

Нас о ем пере
качка осадка.

Лас л с
мвисчпмль

напора Hi H t н з_ш__1_mi м* 1 ms мз
и ткч или н 
устам, чертема Т К V  3136 - 7О Г м я -  122 -  70

Позиция 1 4 1 1 1 1 г

ЙМ /-00-00

5 <5
1|

ч *

Г) <3D 1D 1V <£

« 5 “  § " 2 т ?
L i i ЦП

[Н8

0

\*ю) ш
в

В нрофе „ потребность по
проекту* в числи теле дрови 
приведено количество Оборудова
ния изделии и материалов для 
производительности зг-Шыс.нР/яп 
в знаменателе для 50-63тыс.мъ/сут.

Ьривлзди

Ш Е И

К вег 4 *  0.75
-  31/35*

---------- т п ___

18|" *"
J.

N
п/п

Наименование н техническая 
характеристика изделия и 

м ат ериапа

Тип
маяка

Ед 
из/И

ПогреК
по

проекту
4 Коробко соединительная КСК-8 шт 3
Z Коровка соединительная KCK-3Z шт /
3 Грубо водопазопровое/ная Яя*/5мм м /0
ч Крон греуходовон муфтовый Л У - &*>* ' ЙМ1-00-00 шт 5
5 Ковель контрольный пост /SOS - 18Е

сечение 6 * 0.75 кввп м *°/90
В Кобель контрольный пост/508 - 78Е

сечением 1*0 .15 К ВВП м IS
7 Кобел ь контрол ьный

Poor /5 0 8  -78ь сеч. / 4 *1 . 5 Акввр м czz3

$ Провод пибкии о. медной милой
сос г 205/0 - 8Q, сечением о. Ш н1 ОРТ И м 36

1 Я Ш Н 1 Щ 1 Ш 1
IlfofltFD I ЛлЛРКшигм*

JUutS

УШШШ№ШТШ'Я*т

' l d k t L 7 m A » M H  W ^X
пдптщ W W W  ь ^ ~

TB М - 3 - 2 П Л 5 л и

Я Ш Ю П Т Г Т Щ Ш Ю П Ш Ш Ш

ю & ч я ш т ? '  
i

ш ш г ш  R i m  V  г п ж !

Z'HO, 5С-&ЗТЫС.МЗ /cam
Х Ш  Ш К А Ю Ч Ш р  ПРИ Б О Р О К  I устройств т  т о  логического 

к о н т р о л я

И Ш И Э П
К Н Ш е К Е Р 1 | О Д 0 Р 0 р ^ 0 1 А Н И Я

К о п и р о в а л  Р о д а с в с м  я Форма ш л £
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/• Технологическая часть бы полнена на осноёании листоё в Г. 
г. Строите льная часть Выполнена на осноёании листоё/?С.
3  Прокладку кабелей Выполнить ё соотёетстёии с тилоёым 
проектом V- 407-255 *  Узлы и детали для прокладки кабелей' 

V . Кабели, и дуй/ иг на Высоте до д* метроё от уроёня 
пола, заи/итить т  рубати Вини Пластовы ми.

5. в графе „количество" J> числителе дроби приведена 
количестоо обо рудо оа ния изделий и материалов для 
производительности 3S-VO ты с • /сутки,
В знаменателе  -  для SO -63 тыс. м сутки•

0009k

нет о

< д

Ьлу. г. 9 0 0

- О

4D

- 0

Марко
поз Обозначение Нои меноёание Ш

МУсса
Cdt/H
изн //рил

изделия заёодоёгэм }

1 ГУ35. /733 - 7S Коробка соедини-

тельная Кск-8 3 шм 1\
!
1

М ат ериал  ь/
{(|

& ГОСТ /339- 73 Груба асбсстоце-
\
\

м ент ная ф/ОО
\\

В'ЗОООпп /О US/V9

kciи к она к с кз

/  /  / / / / т у  / у / /  / / /  /  /  / / “

К о п и р о в а л  К о р ш у н о в а ф ормяг АЕ 
аоФАЛ-ля.
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Типовой проект 901-3-212.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827743.htm

