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Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  
9 0 3 - 1 -  2 4 5  . 8 7

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ ДЕ-16-14 ГМ.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ, ТОПЛИВО - ГАЗ, РЕЗЕРВ -МАЗУТ. 

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

АЛЬБОМ 15

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ:
А л ь б о м 1
А л ь б о м 2
А л ь б о м 5
А л ь б о м 4

части 1,2
А л ь б о м 5

части 1,2
А л ь б о м 6

А л ь б о м 7
А л ь б о м 8

А л ь б о м 9

Пояснительная  записка  

Т епломеханические решения

Станция водоподготовки Мазутоснабжение. Газоснабжение

Металлоконструкции технологические

Рабочие чертежи

Оборудование технологическое

Ра б о чи е  чертеж и

Генеральный план./Архитектурные решения.
Конструкции железобетонные Конструкции метлллические 
Строительные изделия.
Силовое .электрооборудование Электрическое освещение 
С вязь  и сигнллизлция, Ч ертежи монтлжной зоны 
Силовое электрооборудование. Принципиальные схемы 
управления электроп риво дл ми

Типовой проект 
907-2-252 .84

Типовой проект 
704 -1-51 
Альбомы I, III,VII 

Т и п о в о й  проект 
704-1-161,82 
Альбомы 1,111̂ 1,̂ 1,

П Р И М Е Н Е Н Н Ы Е
Т р у б а  дымовая металлическая И =45 м Д=1.8м для
КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК С УСТАНОВКОЙ ЭКО НОМА ЙЗЕРОВ

контактного типа ( для 1-Ш ветровых районов) 
Поставщик ЦИТП г, Москва 
Стальной вертикальный цилиндрический резервуар 
для нефти и нефтепродуктов емкостью 3 0 О м 3 
П о с т а в щ и к -. К а з а х с к и й  филиал ЦИТП г. Д а м а  - А та 
Р е з е р в у а р  стальной горизонтальный цилиндрический 
для хранения нефтепродуктов емкостью 25м3 

VIII Поставщик: Казахский филиал ЦИТП г. А л м а - А та .

А л ь б о м  1 0  З а д а н и е  заводу - изготовителю  Н К У  
А л ь б о м  11 А втом атизация . Схемы  ф ун кци о н альн ы е .
А л ьбо м  12 А в т о м а т и з а ц и я . Схем ы  электрические принципиальные 
А л ьбо м  13 З а д а н и е  монтажно-заготовительной мастерской 

А л ьбо м  14 Щиты а в т о м а т и з а ц и и

А л ь б о м  15 Ото п ление  и вентиляц ия  Вн утренний  водопровод и 
к а н а л и з а ц и я

Ал ь б о м  16ч.1Д Сп е ц и ф и к а ц и я  о бо руд ования  
А л ь б о м  17 Ведомости  п отребности  в м а т е р и а л а х  
А л ь б о м  18 См е т ы . Сводка з а т р а т . Объ ектн ы е  с м е т ы . Локальные 

части 1,2,3,4 с м еты  ( кро м е  части  АС)
А л ь б о м  19 См е т ы  л о к а л ь н ы е . А рхи тек турн о - строительная  часть

М А Т Е Р И А Л Ы
ТИПОВОЙ П Р О Е К Т

901 - 4 - 57. 83

Типовой ПРОЕКТ
902- 2-409.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903- 2 - 25.86 
Альбомы 0,1.1,1.3,1,44 1, 
1,5-32,43-9.1 кн1,
9.1кн.З-Н0.1,103+Ю.5

Резервуар для воды прямоугольный железобетонный 
сборный емкостью 50 м3.
Поставщик Тбилисский филиал ЦИТП
Оч и с т н ы е  с о о р у ж е н и я  з а м а з у ч е н н ы х  стачных вод п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю

5 л/сек для установки мазутоснабжения котельных

По с т а в щ и к -- ЦИТП г. М осква

Установка м а з у то с н а б ж е н и я  Ц=з ,25 и 6,5 м3/ч с
Железобетонными р е з е р в уа р а м и  2* 100,2*250,2х500 м3.

Ж елезнодорожный слив

Поставщик  Казахский филиал ЦИТП г .Дл м а -Ата

р а з р а б о т а й  :

ГПИ „Горьк овски й  Са н т е х п р о е к т "

Главный и н ж е н е р  института  
Главный и н ж е н е р  п ро екта

^ j ^ ^ v /фллАЛЕЕВ Ю.П.

'  Гу с е в а  Т . Г ,

У Т Б  Е Р Ж Д  Е Н
ГОССТРОЕМ СССР п р о т о к о л  NA4~43от 17,04.87г.

Hhb.N

ПРИВЯЗАН
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С о д е /о & с е н и е  0 Л б < ? о /ч а

MM
/7/7 / / a им ен о  £ чнив jju c m o f ММ 

Л ис- 
тоб

На/смр.

i Со д ер ж а н и е  aл  6 doAt a

Ч ерт еж и основного НомллеНт а м ални i73

г. O ftuu e дан ны е {н а ч а л о / f 3
3 O fщ ue даннб/в { о/сончание} г
V. П лан но отм. 0 .0 0 0 . ЛланА/ но 3 У

от Hi. 0 .000 и 3 .600 меж ду о сет и /-ЗиЯ-г
s- Усл^анодни сиот елу В /, 3.3 v 6
6. С хем ы  сист ем  о т о лл ен и м  о S 7

Sen mt/л  а и t/и . У з е  л  у  я 0 0  £ л ен и р

УУ
Л/л У  а и м е н о£ сгн и в  л  и  с т о  S

нм
лис-
moo

л£Г
стр.

лч\%*!!

Н и  А?н

7 O f  ш и в  д а н н ы е  / н а ч а л о ) / д
/. 1 % Г I st г 9
9. /У ла н ы  н а  о т м .  0 ОООi 3.600 3 /0

Ф р а г м е н т  л  л  о н а

Л  л а м  н о о £ л и
/0 С х е м  а/ с и с т е м  3 /. ТЗ . ЛУ, н е , ИЗ 4 11

2219г - П  3
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Ведомость раВочих черт еж ей аснсВнопс комплекта

Гист ДаименоВание Рримечаниь

Г. йВщ ие д а н н ы е  / н ач а л о )
. г О бщ ие д а н н ь /е  /о к о н ч а н и е)

3. Р лан  н а  отм. Р. пир. Длины н а  отм. Пяле?
и 3.SC0 м еж  д а  осям и  /г 3  и Я г г

# Ует аноВки си ст ем  S is  В д
S. С хем ы  си ст ем  от оп л ен и я  и Вент и-

ля ции. У зе л  уп р  а  Впения.

Ведомост ь ссы лочны х а  прилагаем  о/ас докум ент  с  В

Обозначение д а и м ен о В а н и е Дримечаниё

С сы л  о ч н ы е доку м ен т ы
i- ¥$V-fO Р еш ет ки  щ ел еВ ы е яетулилню

щ и £. Тип Р.
t. 4SV-3S Зонт ы и д еф л ек т о р ы

В ент иляционны х сист ем.
s. s o y -to У злы  п р о х о д а  В ент илям и-

он н ы х  и /ах т  ч ер ез покрь/тия
п р ом ы ш л ен н ы х  здани и .

S .sov - tf.atv .t.i ДСтали крепления ВоздухоВодоЬ '

¥. 9ov- e s Д ет али  к р еп л ен и я  санот арно.

Ур03*В-е> аь/о. /  пОе/г/юсмра. Ы/ет- ТеГилисе/еиА Филин,i ------ СШТ/7. _________
геп л *ёа я  и золяц и я  ТРУ&приЯо-
ЯаВс поюн/нтеньныл/и геА/пенхтттмн

/? р и л а га £ м б /е док у м ен т ы .
r.n,$o3-t-m s7  os. со Специф икация адор у доВ ан и я
Тп. 303-1-P4S87 Об.3/9 В ед о м о с т ь  п о  /п p H В нест и  

В м ат ер и а л ах .

Too о BoD проект разраВот ан д  соотВртотВии о д ед  
i Cm дую щими Нормами и нраВилама о предусмаграВае/
\   МСрОприАМиЙ,оВеОО£Чод#АОЩие ВзрыВную, бЗрб/ВоПОЖа^
I НЧЮ и п о ж ар н ую  Везопаоность ори зксллуатации Закния

fa. инж . проект а /« " /  Г у се  д о /

В 5 \ уие у к а за н и я

/  {/с х о д н ы м и  донны м и д м  разработ ки p o S o v o S ^ ^  

Ч ер т еж ей  о т о п л ен и й  о В ен т и ля ц и и  кВ ляю т ся: Гд\  
т е х н о л о г и  ч ес А о е  за д а н и е ,
С т р о и т ел ь н ы е  ч е р т  суси. (у )-

2. /Проект  р а зр а д с т а н  В еоот Вет ст Вии со
Ш /? " -  3S- 76, / -3 3 -7 S *  /7- 33 - 74 ( & Г

/7  л  а н - с х е м а

ОсноВные п о к азат ели  но черт еж ам отоплений а  В ент иляции
© ® ® © @ ®

/ааменоёаний 
Здания, /с о 
оруж ения, 
помещения/

Объ
ем  
м J

Яерио-
дь/

бода
Р асх од  т епла S m f***^  ) /Ьсход

Холода
от

/ккал/\
( А )

Уста
нови, мощность 
еле/стрс 
оьигат. к Вт

на ото
пление 
бытобш

на еен- 
тяля-ци/о

н а по-
и и
ж ен и е

Общий

Котельный 37яо -3 0 бзes c — — sssso — e ,s e
З а л  и /S370cl /S97007
Вы т о Вы £ -3 0 337S0 _ _ SS7S0 — С,S3

foeoo l {?ггоо1
-  ¥0 3SSUC _ 3SSVC — а з е

Ш з/о) fS3Sto)

Д В проект е приняты следую щ ие расчет ны е т ем пера
туре/ наруж н ого В оздуха!

З и м н и й  п е р и о д - ее, - щ  ~ у с 9с,
П ер ехо д н ы й  п ери од  * ¥0 °С, 
лет н и й  п е р и о д  ч е е  6с,

Внут ренню ю  т ем перат уру В  радо чей Зоне котСЛЬНОто 
Зала см. таВпицу т епло Воз душнин /балансе В/листЗ). Рас- 
четные т емперат уры  Внутреннего ВозВУха ёВытоВыхпоме
щ ениях Принято/ по ЗУ и Л/?- ЯР- 7S. Т еп ло н о си т елем  для  
Системы отопления Служит перегрет ая Вода с  т ем пера
турой fSC-7C9C,

S  Вент иляция.
В Нательном зале запроект ироВана ест ест /енная Венти

ляция из услоВиЯ ассимиляции тенлоизВыткоВ. Ври то иная 
Вентиляция осуществляемся В  холодно/и  и переходно/и  пе
риоды года через Верхний рядррамуг, 6 теплый п ери од-через 
нижний ряд.Рейсам работы Вентиляции котельного за л а  см. 
таблицу т епло Воздушных Валансоб/листЗ), кром е того, п р е. 
дусмамраВает сЯ местная Вытяжная Вентиляция от шпо
р а  зарядки ак/сумулят ороВ. Вент иляция ВытоВых и 
Вспом огат ельны х помещении естественная. Воздух из дУшеВьи 
и еанузлоВ  удаляет ся ч ер ез шахту с дефлектором.Дополни 
т е ль но предусм от рена местная Вытяжная Вент иляция от 
лаВорат орнопо ш кара о  от ш к а р о В  сп ец о д еж д е/ Кри
том В озду х а осущ ест вляет ся через неплот ност и строи
т ельны х конст рукции.
В. В озду х оВ оды  сист ем ы  В  В В В ы полнена/ из оцин- 

коВанной ст али , о ст ал ьн ы е В озду х ооодь/ Выполне
ны  а з  кроВ ельн ои  стали.

7, Т руВопроВодь/ сист емы от опления и золи рую т ся  ас- 
Вопухшнуром\ локроВнЬ/й слои-рулонны й ст еклопласт ик. 

2. В оздухоВ оды , Вь/полненные из кробельн ой  стали, трубо
проводы  а  напреВат ельные приборы  сист ем ы  отопления 
п окраси т ь к р а ск о й  0 T f7 7 .

S. М онт аж  си ст ем  от оплен ия  и В ент иляции 
Производить В  соот В ет С /пВ ии С п р а ви ла м и  проиЗ- 
ьо д е т  £  & и  прием ки ра бот  С У  и/7 В. CS> Of- до.

д. О т о п л ен и е.
В кот ельном Зале отопление осущ^етВляется За счет  
меплоиздь/т коВ д а  участ ке ВодоподтотоАи предусмотрено
от опление м ест ным и нагррВагельнё/м и п ри борам и  а з  
услоВиЯ поддерж ания температуры S  Ь. Д огреб Во гемп^оатуры 
роВ очей  зоны  осущ ест вляет ся $о счет теолоизбыткоВ.ВВы- 
моВь/х и Вспомогательных помещ ениях отопление принято мест
ными натреВательА/ыми приборами. В  кицест Ве натре Вогель* 
нь/х прибор о В  приняты конВ ект оры „кем рсрт -ес. Готери 
напора В сист ем е от опленияраВны о,ч  ̂ /см*. С оединение 
т рудопроВодоВи нагреВ от ельнь/х придороВ  В  помещ ении  
/TUP Выполнит ь н и  еВ и р к е.

ш ш

го л
ком п

Ж Ш к
Ш Ж
иннс.

О он кин
Н.конмр Маль/тино

Галкина
.Романа
МолоЗоьа

IOlou-

r n  д а д - / - 245 ,87  -О д

/от ельная с Ц /са/пламиУЗадиА\Лист\Лисн1о2 
Де-ТЯ- /чем. Здание из сдарных̂  
железобе ганнь/х конструкции

Общие данные/начало)
Госст ро й СССР.Г Р  С/ /орЬкоВскаи

Р ант  е х л р  сект



М ест ны е 0/77 с осы от  т е х н о л о г и  деского оборубобаниз

Т ехн о ло ги ч еск о е сб о р у  б о б а н и е
Хс/рс/ктР/зистика быЗелающихга б*рДщчrtf,

Объем t> 
м *f y * * * Х аракт ерист ика мест ного от сосе/ Обоз- 

наче- 
нае со 
стен*

П рим еча н ие
/?оЗ. к а ам ен обст н ие /Сор. Н о еб .

оболно. S cerp Обозначение П рим ен яем ь/е бокументьт

1 Ш каф бь/тдомной £U&-А З f /Рал и  к и с л о  m /£о о /го о
Лат р у б о к

а  3 5 0 В ст р о ен н ы й 3 £
г Ш каф ак к у м у ля т о р о в / П оль/ о /£ л о  ч е й *00 too /"Й В Л г бот ре>£нны с/ 3 £ 7
3 Шке/оо с л е и и а л  6 н о й

—-

о Э е ж З ь / г - 3 5 So
/т ат арок

3 t т р о ен н ы й S i

Т а б л и ц а  / n e o s t o f o j J y a / H b / x  т б а л а /д е о б
Наруж
ныет&ь 
перс/т/р

0с

Ррсчетнчк
бнугреты
тгншлур

Теллобь/
Зеленая

/т

/ккал/ч )

ТЗЛЛОЛО
m e  ре/ 

6/77

{ккал/ч )

Тел л  6 из
быт ке/

бт
(ккал/ч J

l
i

r
e

t
l
f
i
f

Зб/т яж к *Ш 2 количесг 
со рабо
тающих 
ае<рл£к-
т олов

брот о/г "* {/

Примечание
Ч ерез
аерле/t-
тора/

ЯутьеА/ 
ма ЗЗн- 
талят- 
раме/

коле/-. 
Ч Ест Во 
бозбугь

ЗлоеааЗб
амкрнЗо
/ои/ахся
ФРОМУГfa

- г о /S 3 3 Д /УООО /S S 3 0 0 г з з з о о 73373 - /3370 /33 70 0 .S / / 1  Д.736
(3 6 f? fo l //S S tttJ f e o /s s » )

- 30 /5 г з Д/SO O O e /e e s o з о  63s o //6 S O — 77330 _ /1 3 S O 3 ,2 м ^ if Д.736
(х / е г о ) f r m e e l /777000?

-д о iS г з Д /6О 00 3773SO /7 3 6 3 0 fV 3 o — 0Д9О _ 8ДЗО $ . ¥ * / j  д.736
О е г г * о ) /г з з з з о ) f t s v w l

+ /0 /3 г з ё а з з о ДО 990 7 7 0 3 0 » 33 33 0 Д930 г г д з о / 33S30 30  м * ^  Д.736
У ш и # .. . /37оео1 /7 S 3 7 V »)

г г 1 2 з е //7 /0 0 - f / 7 /О О 3 3 0 3 » г о з ч е /Д З /0 г 3SOSO 3 0 л г* i  /7 3 5
(i o o s s o ) - (ш з з о )

Н -а р а к /л е р с /е /м  и  А х  о /п о л с /т е л б н о  - б в н г л с /л з  ц е /о /д н о /х  с с /с /ъ з м

Обоз
наче
н и е
с и с 
тем*,

кол.
си -
еген,

М аим енобание 
о б сл у я си б а  е м  o r о 

лсмещения/гехнолога 
Чбского аборубЬбанец

§У

Зенм илЯ л70Р Э лент /оооW ‘гтзлб

/7рОМЗдаяе/3
Тал,

ВзрыЗо
заи/атё

Mi
С хе
ма
асло
лнея

/го
ло-
усе-
пае

1 .
м 3А £

(Щ
4
/т а

Тал, аслолня 
п а е . .  
ло взрь/Зо- 
Заещ с/т е

б /
кбт

4
об/
/мая

3 i 1 ПтскаЯ гол&робная ч /б  б-р В-ЧЧ-Я 3/S 1
ь

л о 6 0 350 /3 7 5 Д3 9 6 6 ЯД О,/2 /3 7 6
/,/2 н /35)

3 3 / Лабоо а т ори я
сганиии баЗопоЗготобки ч / з ./ р B-44-7S 12L ОрО /3 0 0 3S0 /3 6 6 Д 99633Д 0,37 /3 0 6

/,033н (X )
3 3 /

комнат а п р и ем а  ла и /а
й eg./о  а

8С/0-М - - 600 _ _ 0,03 _ Работ ает
лелаоОическа

вето £ ко т ельн ы й з а л * Т Л Т — — — — _ _ _ _
S 5 7 /

кот ельны й Зал 
/шкаФ оккУмУЛЯ/*ог*ь * $ % n f — - — /00 _ __ _ _ _

8£$ / Душе Вы В а  санузлы W 7B/ - ~ - 3/5 — — — — -

~/7рибязан:
h- -.—г~—

г /7  9 9 3 * 1 - 2 ^ 5 . 8 7 - 0 8

С г«1& Л чт \к¥ *Ы~~я. /усз ба 
.8 ё к т .//м /ж -
шша&
ш ш т .
ш

Малыгаме/

Ш М
Г&ПЛУ.ёо.

Морозобо

к о т ельн ая  ,е Д к о т л а м и  
Д£'/6-/ЧГМ. Збамие и з сборищ 
ж елезобет онных Ш сглук/аи

О б щ и е  еРамнь/3
Т  о к о н  д о /н и е)

Z21SZ -47

fhccjn/эой /СССР 
Г /7 0  /о р б к о б с к а а  
С х н т е х р о о г к т
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/7мам

С п е ц и ф и к а ц и я  0/г)О пит елбно~& е#л7илА ционнь/х ye m o xo io x

Марка
коз. OfojHcr vexue Р о и п ен о б а н и е кол Мае со 

ед.кг
Араме
чанце

в/, г В ex  т и ле т ор ра-
А иалбхь/и 3 -ц у -  7S
X 2 ,S  и с п о л х е х и е К
сРиамето колеса Т.Ш
МО0 С / обрОс/ЗОЛЯ-
т о р а м а  с элёХ/поо-
Jfaeomeate* м езехч
/37S aS/xux. 0, /8  кА г f г е .з

s i, г S. Заз- s Г '/S/сая £ cm  o f /са
3 3 - 1 7 / А Л ?

8/.3 S .3 0 V -S З м -ю / 0,00
S e t Вехт имАт ор роРо-

а лбхо /и  B -4 V -7 S
P 3 J S  аслалхениеТ *
сРоо/четр к о леса
i t s  дм . Я р а *  £

£ а 5 оо азол я/т? о а ям и
с э л е к т р о д а  гот е-
J!£M  З М  S 33V .
f3AS еР/мах. 0 ,3 7  кАм / 3 7 .2

8 г. г А.3е>*/-А /а б х а е  £ c m a fx &
3 3 - / 8 / 3.V S

3 3 ,3 S .A o v -S З м - / / / 3 .3

7/7 S03- / -2//S.87 -03

Л/ /
ЛроАлзан! УаЧ.огЗ.1/онхон IMkL хотел 6 хае с У Хот лам а 

Д0-/б-/угм. Знание аз сборных 
железобетонных ханстрчкшги

СгаЗияМае/77Мае/7)00ТГш га Малыгина %(Ьш̂7 А 0\ /л.слеа. Талкаха| fyx.eo Фомино Acmaxo/xa с a cm ем
АТ, А2.

/Ъсстрой СССР „
ТУ? с/ /ордХоАсХаи 
Сахтезсррее/гяi

1 i------- 1— 224 а аж. 
Темах

Морозова
Врагхо&М,

МТЦ7_fcr
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5 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 Общ ие данны е 1 начал о)
г Общ ие данные ( о к о н ч а  ние)
5 Планы на отм.0000: 3.600. Ф рагм ент  плачеи

П л а н  кровли ____ _
4 Схемы сист ем В1\ ТВ, К1, К2, К 5  _ ___ „

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

. I Обозначение Н а  им енование Примечание

Ссылочные документ ы
11

4.9Q0-8 6ып.& Альбом обооидования Фасонных час-о
4) тей и арматиоы для сетей и саоои-I

£ жений водопровода и канализации
<\] 4 9 0 0 - 9 Узлы и изделия трибопооводов из __
С

пластмассовых т р и б  для си стем  _
g водоснабжения и канализации
С: 5 9 0 1 4 Водомерные излы

3.903г9 бып.ОИ
--------- р-------- — ------ -
Типовые констрикиии тепловой

Л изоляции т рубопроводовч
* .ТОО 1 1 -3 Упоры для нарижных напорных

о! трибопроводов водопровода и
сa Канализации1) П р и л а га ем ы е  дскцменты
с*Tnm-f-Z4587RK со

— -j--------------  - — &
Спецификация обооидования .. Альбом 16

1m is tB -f& s ftB K .B M Ведомости потребности в материалах Альбом 17
сV.3
с

Настоящий проект разработан 8 соответствии с дейст&ующи- 
ми нормами и правилами а предусматривает мероприятие обеспе
чивающие ЬърывнуЮ} Взрывопожарную и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания (сооружения)

Гл и н ж е н е р  п р о е к т а (_ ГусеВа.)

Обицие у ка за н и я

I  Котельная по надежности отпуска тепла потребителям 
относится ко второй категории■
В здании котельной запроектированы следующие сети:

-  водопровод хозяйствен но-питьевой, производственно 
противопожарный;

- трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения)
-  ка нализация бытовая;
-  канализация дождевая;
- канализация производственная.
Проект водопровода и  канализации выполнен согласно 
Заданию технологов и. 6 соответствии со строитель
ными нормами и правилами СНиП 2, ОН, СИ-£ 5  ,СНи/1 ITJdi’S. 
Расходы воды и стоков котельной приведены в табли
цах на листе 2
Внутреннее пожаротушение предусматривается в ко 
тельном зале 2  струями произбавит ельност ою 4,1 л/с 
Каждая. Требуемый напор при наибольшем хозяйст 
венно- питьеоом и производственном водозаборе20м,
гри п о ж а р о т у ш е н и и -2б м

^ Х о зя й с т в е н н о - пит ьевой , п р о и зво д с т в е н н о -п р о т и 
вопожарный водопровод пр едназначен  для обеспече
ния водой х о з я й с т в е н н о - пи т ьевы х, прот иёопо -  
ж арны х н у ж д  котельной, а  т акж е для целей пожа-

Р и т а н и е  сист ем ы  осущ ест вляет ся одним вводом 
диаметром 150 мм от одн ои м е нной  наруж но й  сети 
На вводе 6 здание уст анавл ива ет ся  в о д о м е р н ы м и  
для учет а расходов во ды  
Сеть принят а т упиковая.
Прокладка сетей -  от кры т ая , по конст рукциям зда
ния. С е ти  в ы п о л н я ю т ся  из стальных элекгпросвар- 
ных т руб по ГО С Т  Ю 70А-7 6 *  и  стальных боооеазо- 
прово бн ы х оц инкованны х легких труб по ГОСТ5862-75 
Йиру^ные сет и водопровода реш аю т ся при привязке 
типового проект а
Наружное пожарот уш ение здания осуществляется 
из пожарных гидрант ов при наличии кольцевой водо
проводной сети или ив подземного р е зе р в у а р а  при 
гпупикобои сети

3. Система горячего водоснабжения запроект ирована  
для обеспечения горячей водой  бытовых нужд  
котельной С еть  т рубопроводов  -  т у п и к о в а я  с

Е

аэЪодксй открыто по ко н с т р у кц и я м  з д а н и я .
еть выполняет ся из стальных 6 об огазо прободных 

оцинкованных легких пт уй  по ГОСТ 3262-75 
Jf. Система оборот ного во д о с н а б ж е н и я  запроект и

рована Ь технологической ч а сти  проекта .
5 Сеть  бытовой ка н а л и за ц и и  за п р о е кт и р о в а н а  дм 

отбода стокоб о т  санприборов бытовых помеще
нии котельной 6 н а р у ж н у ю  одноименную сеть. 
Трубопроводы  прокладывают ся по полу и Ь земле Сеть 
выполняется из чугунных канализационны х т руб  
по ГОСТ 6 9 42  3 - 8 0

б. Сеть производственной канализации запроект ирована  
б т ехнологической част и проекта. Стоки поступают 
& продувочный колодец и далее сбрасываются в наруж
ную сеть канализации Сброс ст оков  6 наружную  сеть 
канализации р е ш а е т ся  при привязке проект а о  
соответствии с  наличием сет ей на площ адке  

7 Вы пуск внутренних водост оков предусмот рен на  от
мостку. П р и  наличии дождевой канализации на  
площ адке котельной дождевые боды отводятся в н а 
р уж ную  сеть.
Сеть внут ренних водостоков запроект ирована : стот  
из пласт массовы х труб по ГОСТ 2 2 6 8 9 .3 -7 7  для 
-Ьн--2 0 л - 3 0 еС и из. ч у г у н н ы х  ка н а л и за ц и о н н ы х  т руб  
По ГОСТ 6942.В-80 при t  * - 4 0 °  i подвесная л и н и я  -  
из стальных электро сварны х прямош овных т руб по
ГОСТ 10704  -76*

g Стальные трубы по ГОСТ Ю704~76 , прокладываемые 
открыто по конст рукциям  здания, покрыть грунтов
кой ГФ -QZI ГОСТ 25129-82 -  1 слой и по 'грунт овке  
эмалью Пф-115 ГОСТ 6 4 65 -76* ^В  слоя  

9. Крепления т рубопроводов к  строительным конструк
циям здания  выполнять по ГОСТ 14911-82  

ЮЫсловные обозначения приняты по ГО С Т21.106-78, 
2.784-70* 2 .785 -70 , 2  78 6 -7 0 *

11 П роизводст во работ по монт аж у внут ренних систем 
водопровода и канализации вести в  соот вет ст вии со 
СНиП 3.0501-85, СН 47 6 -8 0 .

12.1 р а н и ц а  пр ое кт и рован ия  внут ренних  сот о й  приня
та по наружной г р а н и  стены з д а н и я • Проектиро
ва ни е  внут риппащ адочны х сетей решаегпсд при 
привязке типобого проекта,

Привязан

UH6.A/2

Т П  9 0 3 - 1 - 2 * 5 . 8 7  - в к

ГИП Гисева Котельная с 4 котлами Д £-16-11 ГМ 
Здание из сборных мелезобетонных 

конструкций
Стадм Лист Листов

Нан отд, Шмчдь А Р 1 4Н. контр. Андрияно&а
Гл. спец Большаков Общие данные 

С начало)
_ Госстрой СССР 
ГПИ Горькоьскии 
САНТЕХПРЕЗЕКТCt

Рык.гр. Воротшолр - щ .L—— *— От. инм. Короткова
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Данные по производственному Ёо доп б треВл ениьо и ёйдоогВедению

\

Н с ш м е н о б с / н и е
п о т р е б и т е л я

'5  О оз <
$  §  >  V* 
Э 4» 
*  ^  

*  £

*4» эо >и *•

и  ?  °  В (А
4 \

В о д о п о т р е Я л е н и е Водоот ВеЪ емие
концент рация  
з а г р я з н е н и й  

ст очны х ВоЪ 
после ломанных 
очистных, . 

сооружении,нт»

П рим ечание
з  >

8 1 *
Ф
£■ *

" 2 * .-Л .
г  ® «W» с  <*> =t>oj3£:

Z X -

Р е т и н
BodonoTpeS-

л е н и я

| |  я ?
£ 2  ««сHi о < о 1 5»

О.

и з  хозяист ьенно-
п и т ь е Р о с о

В о д о п р о Р о д а
и з  производствен- 
НОГО Водопровода Xcfр а к  те рис- 

Т и к а  Г 
СТОЧНЫХ Вод

Рет ин Водо 
от Ведения

В $ы т оВун>
Н <унакизац ик>

В производственную 
к а н а л и з а ц и и )

* 3/г у г . н 3/ ч я )  с » % r . » 3/ v » / * Н*1сут « 3 / v а / л « 3/ у г * 3! ч Л /с

конденсация потерь мотлоВоиВдды-.
nuT&efd/i _ J 2 — ПОСТОЯННО г .у ? г п .г е $ .8 8 8 .747 — — —

к о н д е н с а т а  и п а п а . У г ч ._ Ч0°С/Ja3 t63-4SS^/A
/JdOH~6S4MrU

1оо°с
Ч асе: 420 * rf* 
*lasS04zi№*rU

....

Прод.Ч В/Mu КоТлоВ. у г ч — — '— — — — — — ПОСТОЯННО — — — 26.16 1.09 о.зог
8  ПродуВоЧНЫ&

'молодец

З р а з а  Р  
сутки ПОS миыу —— — — — — — — — 1.536 0.512^ 4.707 ---------, / --------

__ питьем т СеЗОИ ЛО&ГОЯн- но S .78 138.72 $ ,7 8 I.B os — — — — — — — —

Н а а й а р и и н ч н ) подпит ку. ___ — питьебля
У час*, 
аварийно n s e 46,гч d .s s * 3 .2 1 * — — — — — — -— —

Ни потом a В пита теаь ни и деаэратор-
перВ ая ст упень

- взры хление ___ — — — — — — -— *J*C€?9340*%  
Сасег=9€ъчя%
n^cev-z46oH%

4риз 6 сутки S течение 20ним - . ■- ___ 3 .2 7 4 8 7 1.S6 б  продуВочный нолоэеч

• подача отработанного раствора соли
—

4 ? С fP л §i у» Ын
— — — — — — 1.1Spd3 S’сутки

6 течение гуанин — — г. 19 1.2S 0.7S 8* ------- 1,---------

' подача ейешего растВора соли none&ft
Ti/Э fW j о Г« Г KU
В течение гЧнин.я Я/41 лН % 44 лйя + • * - # 1.09 1.91 t o y * 0,738* — — 1.15 р*3 6 сутки 

6 течение 24 пин ___ ___ ___ 1.91 1.09 0.7S8* ------- „ -------

-перРая стадия отмыВки — пипеВая - — \J5PaZ ^  СчТкиg течение гчнчн.i i c лев% РР 0и*л1яя
1.SS 8,19 1.2S 0,867 — — — ____ ___ ___ — —

- вторая стадия отмыВки — пипеВдя
о CjfrCV

етечение зенок 1.87 3,2? 1,87 0 ,8 6  f — — — — — — —

Вторая ст упень
- взрыхление — — — — — - — ___ Ч0РС nr,/jt io y  / 1р *з ВёоЪнеЬ-гТЁ ЯЙИи£ 20 ми ял ____ 1,87 1 .8 7 * 1 .S 6* е % ° ^ Г и ий
-подача о три Гота иного раствори coal — —

4лм*3 F  Эл Эйд/ ■----- — — — — —
W ie *  lOJof /Л
С*сег :е167"рА
Пусег ттч>’%

1ааз бёоЬнёс! 
ь ТВ ЧбНиВ ZI $мин 1.2$ 1 ,2 $ * 0,7$Ё -------  / , --------

•подача с Рен его растВора соли — nuneidt
1003 ь со *нси4 течение гезмиЯ4М% /» PObuRtb

1.31 1.24 1.21* 0,1 SQ* — — -— 1»*з бгозмео 
ь течение 26.6/н/н ___ ___ 1.21 1 ,2 1 * 0.7S8* ------  , , --------

-  пер Рая стадия отмыВки — ПоПеВая — 1jM*9 О w virflСи
€ течение 24ним.4лгл\ В? 1.8S 1 .2$ 1.2S* 0,867* — ____ ____ ___ —

-Вторая стадия отныРми — патьеВыя ------- IP*1* 0 C»/vnCv€ течение Збнин 1 .8 7 1 .8 1 1,87м 0,867* — — -— ___ .
На собстВенные нушды хамВодо —

очисти и потом* подпит очной
роды
(только В отопительный сезон)
-В зры хление — — ■----- ------- — — -— fyoec

{/*СС:3340НГ/л
сасе*;$ебч”%
ц с е гччбол%

IdSfictateuTH и 
о 7В ЧВниб ВОним. ____ ___ ___ 1 .9 6 1 ,8 7 * 1 S 6 *

S Лроду&ячнш. молодец
-подача отработанногорастВорасоли —

i.ospa 4 снтмй~
— _ ------ — ___ iOSpai fcyrMuГТ0иди/уА AfOioli ___ ___ 1.31 1,2$ * 0.768*

-под*ча  efemero растРора соли — пипеВаА Стечение гчкин. 
i.oSpui f  сиТМи

1,09 1/14 l .o y * 0,7S 8*
ft Течение cT.bNUh 
1.0Spd3 С су тмикТРЦАНиЙ Ъи*тл ___ ___ ____ 1,14 4 ,0 9 * 0,7$ 8 * ff

-пер Рая стадия отмы Рми — huneCdA е течение гчнин 
1 ospets 8 су тми

1,3S 1.31 f ,2 S * 2 M — — —
9 »СтСП*/С С Г ЦЫМ

- Вторая стадия отмыВни. — питьеВия 4 течение збнш 1 ,8 1 1 .9  С 1 ,8 7 * 0 ,867 — ;___
Н а  центр ахи зо р а н н о е  горя-

Чее В о д о с н а б ж е н и е . — ьипеГая г о ПОСТОЯННО s s 1 3 2 0 ~ $ S 19,277 — - — •— ___ ___ . - ___
U m o r o . 1712.19 73 79 20 496 — — — — — — 43.906 S .3 0 3.S69.  Р-Ъ ___.  ... ____ . . . .  .Основные показатели по черте там ВоЬопроВода и канализации

Н аи м е н о в а н и е
сист емы

Потребный  
Н ап о р  н а  
В В оЪ е,

н

Р асчет ны й р а с х о д Установлен 
мая нощ н. 
элемгродВи- 
гателеи) мят Примечание« 3/«УГ « 3/ v л /е

при
ПожареЛ /с  г 1

Jo'donpoBod хозяйст
венно- питьевой
Произ ВадстВ$нно - 

по от и б on оюаРН Ыи
на хозяйственные 2 5 -при пожаре 1.728 .0 .626 0.SS8
На лроизбодстВен- 

ны е нятды 2 9 .0 1712.13 73.73 20.49$
Urn о го: 1713.918 74 31S 2 1 0 6 4 28.979

Трубопровод горячей боды 'ъля горячего ~ 1
Водоснабжения Ю .о 1.9 07 0 S 3  7 0 .550 огблом* оорщчец 

ооо ос ко ЗтСмищ
К анализац ияSi>tToBap 3.7 2$ 1 1 2 2 г .5 /о \

* j

~  К а н а л и з а ц и я  про из боЪетуеыим 
К а н р л у з и ч  ия дожде, бая

43.806 5 .3 0 2 .$ 6 3

--------------- — — \
—  i |АххоЭолрегемеы№ а гфишие л» т ы

Р а с х о д ы  с о  з н а к о м  *  -  йВлЯН>тсй н е  р а с ч е т н ы м и .

Т П  9 0 Ъ ~ 1 ~  Z 4 S . 8 7  g j e

Кет емнаяс 4Мо тламо ДЕ' f6-14гн  
З д ан и е  а з  сборны х ж е л е з о 
бетонных Конст рукции.

run Г у с е й * Ш
Н. Нонн АидриЯноВ*
НбУоТс (НмудЬ
Га. след
Рух.гр.

6оАШ*Мо&
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