
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью  до 1000 кВА на базе 

оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Альбом  3

ЭП2 Электротехническая часть с оборудованием 
на постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа Sepam 1000+ стр. 2...5Э

Привязан

Инв. Is0
экспертиза сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


ТИПО ВО Й ПРО ЕКТ

407 - 3 - 669.04
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Альбом 3
состав проекта

Альбом 1 ПЗ
АС
ОВ
АС.И

Альбом 2 ЭП1

Альбом 3 ЭП2

Альбом 4 ЭПЗ

Пояснительная записка. 
Архитектурно-строительные решения. 
Отопление и вентиляция. 
Архитектурно-строительные изделия
Электротехническая часть с оборудованием 
на переменном оперативном токе и РЗиА на 
релейно-контактных схемах 
Электротехническая часть с оборудованием 
на постоянном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа Sepam 1000+ 
Электротехническая часть с оборудованием 
на переменном оперативном токе и микропроцессорными 
устройствами РЗиА типа "Сириус"

Альбом 5

Альбом 6

ЭМ
ЭМК
ЭП.Л01
ЭП.Л02
ЭП.ЛОЗ
ЭП2.Л01
ЭП1.П

ЭП1.С
ЭП2.С
ЭПЗ.С
эм.с
АС.С

Электросиловое оборудование
Электромонтажные конструкции
Опросный лист на шкафы К-66
Опросный лист на щит 0,4 кВ
Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения)
Опросный лист для заказа SEPAM 1000+
Схема электрическая принципиальная вакуумного
выключателя типа ВБПУЗ-10 для схем на переменном
оперативном токе
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации оборудования
Спецификации материалов, изделий и конструкций

РАЗРАБОТАН:

О ГУП "Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО" 
г.Иваново ,

Директор

Главный инженер прое

Утвержден и введен в действие 
ОАО "Самарский завод "Электрощит" 
Приказ №88-Пр от 17.03.2005 г.

Красавин А.Н. 

Осипов Е.Ф.
Инв. INо

Привязан
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП2"

Лист Наименование Примечаниеьтр.
Электротехническая часть

1 Общие данные (начало) г
2 Общие данные (продолжение) 3
3 Общие данные (окончание) 4
4 Схема электрических соединений 10(6) кВ 5
5 Схема электрических соединений 0,4 кВ (с выключателями 6

на отходящ их линиях)

6 Варианты исполнения схем линейных блоков секции РУНН 7
7 План и разрезы РП (начало) В
8 План и разрезы РП (окончание) в
9 Оборудование РП 40
10 Ж урнал силовых и контрольных кабелей (начало) н
11 Ж урнал силовых и контрольных кабелей (окончание) \г
12 План прокладки кабелей <ъ
13 Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной защитой <4

SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная (начало)

14 Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной защитой 45
SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

15 Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной защитой \<о
SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

16 Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной защитой {%
SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная (окончание)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.

2

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки "Э П 2"

Лист Наименование Примечание
сур.

17 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорной 18
защитой SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная

(начало)

18 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорной iS
защитой SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная

(продолжение)

19 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорной 20
защитой SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная

(продолжение)

20 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с микропроцессорной 24
защитой SEPAM1000+ S20. Схема электрическая принципиальная

(окончание)

21 Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной защитой SEPAM1000+ S20 22
Схема электрическая принципиальная (начало)

22 Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной защитой SEPAM1000+ S20 гъ
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

23 Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной защитой SEPAM1000+ S20 24
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

—
Привязан

N

Инв. №! I

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4 -Э П 2

I ИМИ IW'lfM |ДУ|< lil«Mil!V3 ИДЯ
гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов I
Нач.отделг Осипов т а р трансформаторной подстанцией Ю(буо,4 кВ с д вумя

Р 1 59Зав. гр. Бобков - трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод “Электрощит’

Исполн. Курилова К/Лиис/.
Общие данные (начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

— v —

Формат АЗ
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В едом ость рабочих чертеж ей основного комплекта марки " ЭП2"

Л ист Н аименование Примечание
стр.

24 Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной защитой SEPAM1000+ S20 SLS

Схема электрическая принципиальная (окончание)

25 Ш каф  ТН 10(6) кВ типа ЗхЗН О Л .П -10 (6 ). ZG

С хема электрическая принципиальная (начало)

26 Ш каф  ТН 10(6) кВ  типа ЗхЗН О Л.П -10 (6 ). 2?

С хема электрическая принципиальная (продолжение)

27 Ш каф  ТН 10(6) кВ  типа ЗхЗН О Л.П -10 (6 ) . 2.8

С хема электрическая принципиальная (продолжение)

28 Ш каф  ТН 10(6) кВ  типа ЗхЗН О Л.П-10 (6 ). Z 3

С хема электрическая принципиальная (окончание)

29 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая 3 0

принципиальная (начало)

30 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая М

принципиальная (продолж ение)

31 Защ ита от дуговы х зам ы каний. С хема электрическая 3 Z,

принципиальная (окончание)

32 С хема оперативной блокировки разъединителей 3 3

33 Р У-10(6) кВ. План ш инок (начало) 34
34 Р У-10(6) кВ. План ш инок (окончание) 35-

35 Ввод 0,4 кВ № 1. Схема электрическая принципиальная (начало) 3 6

36 Ввод 0 ,4  кВ № 1. С хема электрическая принципиальная 3 ?

(продолж ение)

Ведомость рабочих чертежей основного ком плекта марки " Э П 2"

Л ист Н аименование Примечание
ст р.

37 Ввод 0,4 кВ № 1. Схема электрическая принципиальная 3 8

(окончание)

38 С екционны й вы клю чатель 0,4  кВ. С хема электрическая з е

принципиальная (начало)

39 С екционны й вы клю чатель 0,4  кВ. С хема электрическая М о

принципиальная (продолжение)

40 С екционны й вы клю чатель 0 ,4  кВ . С хема электрическая м \

принципиальная (окончание)

41 Ввод 0,4 кВ №2. Схема электрическая принципиальная (начало) M Z

42 Ввод 0,4 кВ № 2. Схема электрическая принципиальная 4 3

(продолжение)

43 Ввод 0,4 кВ № 2. Схема электрическая принципиальная 4 4

(окончание)

44 Р У-0,4 кВ. Перечень аппаратуры  (начало) M S

45 Р У-0,4 кВ. Перечень аппаратуры  (окончание) М б

46 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкаф а собственных нужд (начало)
4 7

47 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа собственных нужд (окончание) м в

48 Ряды З А Ж И М О В  Ш К А ф А  В В О Д А  10 (б ) К  В  l t f - Ч  ( г )  “  НАЧАЛО М 3

49 Ряды з а ж и м о в  ш к а Фа  в в о д а  Ю & ) к Ь  № ( z )  - п р о д о л ж е н и е s o

50 Р я д ы  З А Ж И М О В  Ш К А ф А  « В О Д А  £ 0  ( б ) к В  f j i  А ( 2 ]  - О К О Н Ч А Н И Е S i

51 Р У ’ 1 0 (б )к & .  Ряды З А Ж И М О В  Ш К А Ф А  С Е К Ц И О Н Н О Г О  В Ы К Л Ю Ч А Т Е Л Я s z

( н а ч а л о )

— — — ■—
Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4 - Э П 2

П ривязан ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов i u X трансформаторной подстанцией 10(61/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит* Р 2Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова
Общие данные (продолжение)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. Михеенко

1 Инв. №  1
Ф ормат АЗ
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки " ЭП2"

Лист Наименование Примечание
СТр.

52 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа секционного 5Ъ
выключателя (продолжение)

53 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа секционного 5 4
выключателя (окончание)

54 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа (&) 5 5
(начало)

55 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ТН 10(б]к6 Л;1 (г) 5 6
(продолжение)

56 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ТН Ю (б)кБ № {(г) 5 ?
(окончание)

57 РУ-0,4 кВ. Схема меедушкафных связей панелей вводов и 58
секциооного выключателя

58 РУ-0,4 кВ. Вводы №№ 1,2. Ряды зажимов счётчиков 59

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ТИ-083 Комплектное распределительное устройство

ОАО "Самарский завод напряжения 6-10 кВ серии К-66. Техническая

"Электрощ ит" информация

О ГК.39 7 .0Ох. Схемы вторичных соединений шкафов серии

К-66
ТИ-093 Выключатели вакуумные серии ВБУ-10.

ОАО "Самарский завод Техническая информация

"Электрощит"

ЗГК.612.077.ЭЗ.З Подстанция комплектная трансформаторная
2КГПГ-250...1000/6(10У0,4

Техническое описание и

инструкция по эксплуатации

ООО "Энергомашвин"

Прилагаемые документы

ЭП.Л01 Опросный лист на шкафы К-66 Альбом 6

ЭП.Л02 Опросный лист на щит 0,4 кВ Альбом 6
ЭП.ЛОЗ Опросный лист на шкафы К-66 (пример заполнения) Альбом 6
ЭП2.Л01 Опросный лист для заказа SEPAM1000+ Альбом 6
ЭП2.С Спецификации оборудования Альбом 6

__ “ “ “
Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 ,0 A  -  Э П 2

Е0Л ЕЙУЯ ПЕНЯ ИЗЙЗ Р5ЯР1
Привязан гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный -Стадия Лист Листов I

Нач.отдела Осипов WZt СТШСфОрШОРИОЛ ПОДСТАНЦИЕЙю трансформаторами МОЩНОСТЬЮ ДО ШШ НА ЬАЗиМРНШАМЯ ОЛОГАМАРСКНЙ Н. "ШШ Р 3Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова kLfss.L -------L------*—  ‘ «нг

Общие данные (окончание)
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко Wu/*eS'
I Инв. № I

Формат АЗ
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Нумерация шкафов К-66 на схеме электрических соединенний 
РУВН соответствует нумерации шкафов на плане, см чертеж 
ТП 407-3-669.04 - ЭП2 ЛИС Т 7.

| 1 - Г П / Ю У 1  
ll I /0 ,4 кВ

Т2

П р и вя за н гип
Нач.отдела
Зав, гр.

Осипов
Осипов
Бобков

И н в . №

Исполн.
Исполн.

Курилова
Михеенко

Т П  4 0 7 - 3 -  6 6 9 .0 4 -Э П 2

Распределительный пункт 10(6)_кВ, совмещенный с Стадия Лист Листовтрансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ сдвум] 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ’Самарский завод "Электрощит* Р 4

Схема электрических соединений 10(6) кВ
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Ф о р м а т А З
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Т1 IZH-dZI/ioyi
□ / 0 , 4  кВ

Автоматический выключатель, 

разъединитель, 

трансформатор тока

Автоматический выключатель

C ZZ]-C ZZ]/io yi

Кабель

Q2
Си

QFc Q3
Си

Си 1 секция Си 2 секция

РЕ

Си

Си

К  к  ■ к  К  ^  к

3= iF iF = < F = i ! = t f \i— — $F

N

PE

Н омер ш каф а — 1с 2с —

Назначение оборудования Шинный ввод от 
TDBHCCbODMBTODa №1 Ш каф  РУНН №1 Ш каф  РУНН №2 Шинный ввод от 

тоанссЬооматооа №2

Номинальный ток 
■ отходящих линий, А

2000 
см. табл. 250 250 400 630 630 630 1600 1600 250 250 400 630 630 630

2000 
см. табл.

Панель

Номинальный ток шин 
и оборудования, А
трансформат. 

630 кВА
трансформат. 

1000 кВА
Ввод от транс

1600 2000
ф орм атора

СВ и разъединители 1000 1600

Отходящие линии выбираются при привязке

1. Номинальные токи автоматов отходящих линий указаны 
как пример (при трансформаторах 1000 кВА.)
2. Количество отходящих линий выбирается при привязке

блоков см. л.6.
) схемами №№1,2,3 линейных

ТП  407 - 3  - 669.04 -  ЭП 2

имли ГДЯ иг.[»чд ПЭЙН [Д 9 Д Я  M frtri

П ривязан гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6У0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе Р 5Зав. гр. Бобков обоснования ОАО "Самамкий завод "Электрощит*
Исполн. Михеенко

Схема электрических соединений 0,4 кВ. 
(с выключателями на отходящих линиях)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
____
I Инв. № I

Ф ормат АЗ
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Т П  407  - 3 - 669.04 - Э П 2

1. Нумерация шкафов К-66 на плане соответствует нумерации 
шкафов на схеме электрических соединений РУВН, см чертеж 
ТП 407-3-669.04 - ЭП2 лист 4.

2. Шкафы №N91 и 22 могут быть установлены дополнительно.

П И 1 Г Ш Д П Я Я ГШ!!1[Г5ЯЩЯ Г Я Я

П р и в я з а н

И н в . №

гип
Нач.отдела
Зав, гр.
Исполн.

Осипов
Осипов
Бобков
Михеенко

кВ, совмещенный с 
подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 

. . мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

План и разрезы РП (начало)

Стадия Лист Листов

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т  А З
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Оборудование РУВН

№№ 
камер 
на плане

Исполнение
схемы

Назначение
камеры

Колич.
камер Примечание

9,16 сх. 02 Ввод 2 Шкаф КРУ 
К-66

3,4 сх.02 Силовой
трансформатор 2

Шкаф КРУ 
К-66

10,15 сх. 09
Трансформатор 
напряжения с 
заземлением 
сборных шин

2
Шкаф КРУ 

К-66

2,4...8,13, 
17...21 сх. 02 Отходящая линия 12

Шкаф КРУ 
К-66

11 сх. 07
Секционный
разъединитель 1 Шкаф КРУ 

К-66

12 сх. 06
Секционный
выключатель 1

Шкаф КРУ 
К-66

Дополнительное оборудование

поз. 1 Ящ икЯб / 7 1 серия Я5000

поз. 2 Шкаф собственных нужд 1 900x748x350
(ВхШ хГ)

ШОТ Шкаф оперативного тока 1

1. Номинальные токи оборудования шкафов КРУ К-66-630А.
2. Номинальные токи оборудования щита 0,4 кВ:

по схеме с трансформаторами 630 кВА -1600 А  для вводов и 1000 А для секционного 
блока;

по схеме с трансформаторами 1000 кВА - 2000 А  для вводов и 1600 А для секционного 
блока.
3. Варианты исполнения схем линейных блоков см. на листе 6 комплекта.

Оборудование РУНН

№№ 
камер 
на плане

Назначение
шкафа Колич. Примечание

- Ввод от трансф орм атора №  1 1
Шинный

ввод

- Ввод от трансф орм атора № 2 1
Шинный

ввод

1 с, 2 с Ком плект ш каф ов 

двухсекционного РУНН
1

Конструкция
КТП Г

завода

"Электрощит* ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Привязан
Изм. |Кол.уч. Лист №док.
ТИП Осипов
Нач.отдела Осипов
Зав, гр. Бобков

Михеенко

£212.
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(61/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит"

О борудование РП
Инв. №

Стадия Лист Листов

Р 9

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

г. И ваново

(Ьопмат АЗ
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1 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  9 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  12 КВВГнг 7x1 ,5 13

2 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  16 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 12 КВВГнг 7x1,5 ’ 9

3 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 9 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 10 КВВГнг 7x1 ,5 5

4 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  16 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 15 КВВГнг 7x1 ,5 5

5 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 9 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  15 КВВГнг 4x1 ,5 15

6 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  16 Р У-10(6) кВ . Ш каф  № 10 КВВГнг 4x1 ,5 15

7 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 12 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  10 КВВГнг 10x1,5 11

8 РУ-10(6) кВ. Ш каф  №  12 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  15 КВВГнг 10x1,5 8

9 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 14 РУ-10(6 ) кВ. Ш каф  № 17 КВВГнг 4x1 ,5 8

10 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  12 РУ-10(6 ) кВ. Ш каф  № 11 КВВГнг 14x1,5 10

11 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 2 РУ-10(6) кВ. Ш каф № 21 КВВГнг 4x1 ,5 21

12 РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 12 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 11 КВВГнг 5x1,5 10

13 Р У-10(6) кВ. Ш каф  №  16 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 9

Внимание!

П еред нарезкой длины  кабелей 
уточнить по месту.

i
1
Iш

<5
S
С

5

X
S

С водка кабелей, длина в метрах

Число и 
сечение жил, 
напряжение

Марка

КВВГнг ВВГнг

4x1 ,5 59

5x1,5 17

7x1,5 32
10x1,5 19
14x1,5 10

2x1 ,5 -0 ,66 113

2x2 ,5 -0 ,66 52

4x2 ,5 -0 ,66 25

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП2

Изм. К0Л.УЧ. Лист №док. Подпись Дата

Привязан
ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист ЛистовIII Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с д вумя

Р 10Зав. гр. Бобков оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"
Исполн. Курилова Ил/ 7 /

Ж урнал силовы х и контрольны х 
кабелей (начало)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. Михеенко

Инв. №
Ф ормат АЗ
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14 Р У -10(6) кВ . Ш каф  №  2 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x1 ,5 -0 ,66 24

15 РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 2 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 24

16 РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 2 РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 24

17 РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 11 Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 12 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 11

18 РУ-10(6) кВ . Ш каф  № 2 РУ-10(6 ) кВ. Ш каф  СН КВВГнг 5x1,5 7

Н1 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН Ш каф  РУНН 1 секции ВВГнг 4x2 ,5 -0 ,66 9

Н2 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН Ш каф  РУНН 2 секции ВВГнг 4x2 ,5 -0 ,66 16

НЗ РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x2 ,5-0 ,66 26

Н4 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-10(6) кВ. Шкаф ШОТ-01 ВВГнг 2x2 ,5-0 ,66 26

Н5 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 2 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 7

Н6 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН РУ-10(6) кВ. Ш каф  № 2 ВВГнг 2x1 ,5 -0 ,66 7

Н7 РУ-10(6) кВ. Ш каф  СН Р У-10(6) кВ. Ш каф  № 2 ВВГнг 2x1 ,5-0 ,66 7

ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП2

Привязан
гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
обоснования ОАО "Самарский завод "Электрощит1

Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов

Р 11Зав. гр. Бобков О ,
Исполн. Курилова fy/uuei - Ж урнал силовы х и контрольны х 

кабелей (окончание)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. Михеенко

Инв. №
Ф ормат АЗ
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Токовые цепи

Измерение
тока

Цепи счетчиков 

Т А 1А  " К

Счетчикй

электрической
анергии

Цепи положения тележки

^1(2» sj i4602-1(2>-
SQ

•— — 0
SQ

0— r i f e — 0

Для
эл. магнитной Для

блокировки STM цепей TM-
"Контрольное

0— r * f e — • "Рабочее
положение

STM положение
тележки" f

или резерв 0 7 < Г 8  ™ ° тележки”

Ц
еп

и 
на

пр
яж

ен
ия

 
| 

То
ко

вы
е 

це
пи

14

Поясняющая схема

А

та£  t -

ТАС t

Цепи освещения ~36В Цепи обогрева 
-2 2 0  В

1 2
RK1

i Q

EN

=Г

10(6) кВ

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

1. Ряды зажимов шкафа см. чертеж №407-3-669.04 ЭП2 листы 48...50.
2. При отсутствии в заказе цепей образовани шинок (+) ЕН 

установить перемычку.
3. Контакты SQH1 и SQH2 показаны для нормального состояния 

рабочей секции (разгрузочный клапан закрыт).

П ривязан

И нв. №

Т П  407 - 3 - 669.04 - Э П 2

ПИЯ ГЯТГЯ ПДЯ Г?УД1 ря я

горами мощностью до 1000 кВА на базе 
Оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит*

Стадия Лист Листов

13
Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной 

защитой SEPAM1000+ S20.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Формат АЗ
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3

1 5

СВ 10(6) кВ

Диаграмма переключателя SAC1

ПК16-12-И2059 УЗ
м ед и -
нение
к-тов

Положение рукоятки
0 В

1-2_ X —

3-4 X
5-6 — X
7-8... — X

Шинки 
и автомат 

оперативных 
цепей

Команда
"Включить1

Реле
блокировки 

от
повторного
включения

КЬманда
'Отключить*

Сигнал
"Неисправность

выключателя"

Сигнал "Папажение 
тележки 

выключателя"

контакт замкнут"
Внешнее 

отключение с АВР

Готовность 
выключателя 
но включению

блокировка 
тистанц. 
завления

Реле АВР 
при снижении 
напряжения 
на секции 

10(6) кВ

См. примеч. 2
Цепи сигнализации

+ЕН (+jEH

703

KHD1

А1

701
MES114

Т У ]—
012

■Гьб"

Т У ]—
013

-Г Т У

А1
SEPAM 1000+ 

0 4  (Неисл.)

^  ,— [А -15  

013

Шинки
сшнализации

"Включено"

"Отключено"

Лампа
"Аварийная
ситуация”

Аварийное
отключение
выключателя

"Неисправность
цепей

управления"

Неисправность

SEPAM"

Автомат 
цепей упр. 
отключен

ТП 407-3-669.04 - ЭП2

Иэм. Коп.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р и в я з а н ги п
Нач.отдела

О сипов
О сипов

гаслредалительшй пункт I 0(6)jtb , совмещенный с Стадия Л ист Л истов

Р 1 4Зав. гр. Бобков s ' зборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"
И сполн. Курилова fyJluuo. t Шкаф ввода 10(6) кВ с  микропроцессорной 

защитой SEPAM 1000+ S20.
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко JJuF

И н в . №
sc—zy.---
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Подключение цепей АСУ ТП 

КК1

Кабель ССА612

к разъему С SEPAM 1000+

5 3

От соседнего 
устройства АСЕ 949 f Т

RS485-Modbus

Выходные цепи

ш м

АСЕ 949

S  |5

А1
SEPAM 1000+

-  ^  К следующему 
' устройству АСЕ 949

RS485-Modbus

SAC1

В схему |

ICB 10(6) кВ1
L _____J

э Р1
0  М
1 1 Р2

3 1 1 Т 2 С

Q2
47

53 54
KHD1

6
KHD2

/ о г -6
SQH2

Устройство
сбора

информации 
для АСУ ТП 

ISEPAM2036 
типа R02 
или R06

Пуск АВР 
(014-импульс- 
ный выход для 
однократности 

АВР)

Резерв для 
телемеханики

В схему ТН 
1(2) с.ш. 10(6) кВ
Телесигнал 

"ЗДЗ в отсеке 
ввода" 

Телесигнал 
"ЗДЗ в отсеке 
выключателя"
Телесигнал
"Положение

Цепи питания электродвигателя заводки пружины 
~ЕСЗ ~ЕС4
г  г г

SF2 К  SF2

„  А2 SQM1 3 0 ^ 2 9  SQM2 N2
« --------------------------- (Л л

1
T S T 1 М Т

П итание SEPAM 
+ЕС -ЕС

SF3

ED1.1(2)

Защита от дуговых замыканий

См. примеч.З ED2.i (2)

г -  сл и ч /п  В схеме ЗДЗ отсека 
| | /  ввода-вывода

D18(D28)

VD1
Гк71

3 И  4
fsJ 1

1 ш 2
D15 (D25)

(земля снята- 1
Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П 2жонтакт разомкнул

ГСЙТЯ Г?!Ш1 iir . iii ITfffll ВШДЙИ п в я
П ривязан гип

Нач.отдела
Осипов
Осипов

С Т Я Г
;------

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум$1 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на база 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

Стадия Лист Листов |

Р 15 IЗав. гр. Бобков
Исполн. Курилова Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной 

защитой SEPAM 1000+ S20.
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. Михеенко ytuaf

1 Инв. №  1 '
Ф ормат АЗ
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Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание

SB Выключатель кнопочный ВК 42-15-202011-00 УХЛ4 2.5 А кр 1
SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (черный) 1

SBT Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (красный) 1

HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-Л-4-220 (зеленая) 1

HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-К-4-220 (красная) 1

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная

СКЛ-11-Ж-4-220 (желтая) 1

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42У2 1

SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12И2059УЗ 1

A1 Комплектное устройство защиты и автоматики

SEPAM 1000+ S20 с MES114F 1

Разъем токовых входов ССА 630 1

комплектно с S10Дополнительный модуль входов/выходов MES114F 1

Разъем под винты ССА 620 1

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1

KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 2

KK1 Модуль интерфейса связи двухпроводный к SEPAM

АСЕ 949-2 1

Кабель ССА 612 комплектно с АСЕ 949-2 1

KK2 Модуль аналогового выхода к SEPAM MSA 141 1

Кабель ССА 772 комплектно с MSA141 1

ВТ Термовыключатель биметалический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

Поз!

обозначение
Наименование Кол. Примечание

SQ.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67У2.17 2

SQH2 Выключатель путевой ВПК 2110 АУ2 1

HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01У4 потолочный 2

R1 Резистор постоянный проволочный С5-35В-1010000 Ом 1

R3.R4 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом 2

SF1.SF3 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=2А 2

SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=10А 1

KL2 Реле промежуточное R4-2014-23-1220-WTLD с кол. GZ4 1
щ гVD3...VD1C Диод выпрямительный КД-205А, 500В, 0,5А 9

VS1.VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1
BUA.BU6,

вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

Привод выключателя

К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 2

Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1

SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1

SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

ТУ3428-006-03964945-94 1

М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

YAC Электромагнит включения ~220В 50Гц 1

YAT Электромагнит отключения -220В 50Гц 1

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П 2

ИШ1МГЯ П В Я ГЛЯ ДЯ  ПВЯ
Привязан гип

Нач.отдела 
Зав, гр. 
Исполн. 
Исполн.

Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
Михеенко

Инв. №

Распределительный пункт 10(6)_кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
грансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит* Р 16

Шкаф ввода 10(6) кВ с микропроцессорной 
защитой SEPAM 1000+ S20.

Схема электрическая принципиальная (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Формат АЗ
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Токовые цепи
А1

ТА 1А
— ■PCV А421

SEPAM 1000+

M l
2U2 2U1 вТ| N

ТА1.С
С421

M
l.2U2 2U1 

N421 b T |

" S *

Щ

Подключение цепей АСУ ТП 

КК1

Измерение 
тока иМ ТЗ 

(ANSI 50/51)

Резерв

Кабель ССА612

к разъему С 
SEPAM1000+

о АСЕ 949

От соседнего 
устройства АСЕ 949

55. J l

з|Н [а

:ТТ

22

Поясняющая схема 
10(6) кВ

т
I

.  V  Q
Т  IQSG

"0.5" £  
Т А 4-

"Р" с
t
£  - SEPAM 1000+

Кследующему
устройству АСЕ 949

RS485-Modbus RS485-Modbus

ТА1А
А411

*0,5*
1U2 1U1

TA1.C
C411

1U2 1U1
N411

BUC

BUE

BUA

А1

SEPAM 1000+

©
CCAJ72 КК2

^ ^ Й м ^ 1 4 1

Подключение
модуля
аналогового

Y
L J J__ L

Y
шшш

в  с I И П Ш AU1

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

П итание SEPAM  

+ЕС -ЕС

1. Ряды зажимов шкафа см. чертеж № 407-3-669.04-ЭП2 листы 51 ...53.

2. При отсутствии в заказе цепей образования шинок (+)ЕН 

установить перемычку.
3. Контакты SQH1 и SQH2 показаны для нормального состояния 

рабочей секции (разгрузочный клапан закрыт).

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Привязан Осипов ■ 1 1
Нач.отдела Осипов юЗГ ~ ■ ■
Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко

И н в .Г у1° —

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный 
трансформаторной подстанцией Ю(6У0,4 кВ с двум) 

>1000 if  ‘ “ми мощностью до 1000 кВА на базе 
Оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит*

Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с 
микропроцессорной защитой SEPAM1000+S20. 
Схема электрическая принципиальная (начало)

Стадия Лист

17

Листов

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново

Ф орм ат АЗ
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Срабатывание 

ЗДЗ в шкафу СВ

Выходные цепи

Шинки
сигнализации

■Включено’

"Отключено"

Лампа "Аварий
ная ситуация"

Аварийное
отключение
выключателя

Предупродпепьньи 
сигнал’Неисправ

ность целей 
управления*

Неисправность 

SEPAM"

Автомат цепей 
управления 
отключен

Цепи освещения 
EL ~36 В EN1 

'  SB HL1 “

2 J 1®2~"“
I HL2

с Ц % -

Т ° 2  
Цепи обогрева

ЕК4 EN

[
и

О
- 053.2

Всему 
ввода 10(6) «В 
2 ш .

5
Ц
I I

6 053.1

Г Й

101.1

Всему 
ввода 10(6) «В 
1сш.

ВТ

1 2 1----2

Диаграмма переключателей SAC1, SAC2

03
1-TV1 /  47-TV1

13 14
Q3

1-TV2 s'  47-TV2 
53 54

Переключатель 
разрешения 
режима АВР

ВсхемуТНТЛЛ 

В схему ТН TV2

SAC1
Д  м Р12__Р11

0 2
Р13 Р14

° “ 1 1 > П Г 0
_ Р 1 7 > * Р18_ 
° “ 53 ~ 5 4 ~ °
_ Р19 Q3 Р20 _

 ̂ Р21 I Р22 _ 
° ~ 2 Г >Ч Г 5 Г 0

Резерв для 
телемеханики

ПК16-12-И2059УЗ
ООедИ-
некие
к-тов

Положение рукоятки
0 В

X —

й X
5-6 — X

— ____X___

П р и в я з а н

И н в .  №

Т П  407 - 3 - 6 6 9 .0 4 - Э П 2

Изм. Кол.уч. Л ист №док. Подпись Дата
ГИП О сипов Распределительный пункт 10(6) кв, совмещенный с Стадия Л ист Л истов
Нач.отдела О сипов трансформаторной подстанцией К ^буМ  кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на беж 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит" Р 1 8Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с 
микропроцессорной защитой SEPAM1000+S20. 
Схема электрическая принципиальная (продолжение)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко
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ЗДЗвшкафу
CB

с отключением 
ввода секции 
с запретом 
АПВ ввода

ЗДЗ в шкафу 
СВ

с отключением 
ввода секции 
с запретом 
АПВ ввода

с запретом 
откп.СВ

Пуск

ЗДЗ
потоку

Телесигнал 
"ЗДЗ в отсею 
ввода-вывода*

Телесигнал 
"ЗДЗ в отсею 
выключателя”

Телесигнал 
"Положение 
разъединителя" 
(земля снята 

контакт разомкнут

20

Ц е п и  п и т а н и я  э л е к т р о д в и г а т е л я  з а в о д к и  п р у ж и н ы

S Q M 1  3 0  2 9

~ Е С 4

т г
S F 2

S Q M 2  №

Т - Г 1

0

Ц е п и  п о л о ж е н и я  т е л е ж к и

Д л я S T M
а л . м а гн и тн о й у0 3- Ц Г 4 0

б л о ки р о в ки
Г

S T M
"К о н тр о л ь н о е о  Т о

п о л о ж е н и е 5  ^ Ц б

т е л е ж к и " S T M

и л и  р е з е р в о ------------ ------------------------------о

Д л я

ц е п е й  Т М - 

"Р а б о ч е е  

п о л о ж е н и е  

те л е ж ки ”

П р и в я з а н

ТП 407 - 3 - 669.04-Э П 2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Падрись Дата
ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6} кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов тсяг

трансформаторной подстанцией 10(6)Ю,4 кВ с д вумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит”

Р 1 9
Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова 1 Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с 
микропроцессорной защитой SEPAM1000+S20. 

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г . И в а н о в о
Исполн. Михеенко д а

Ф о р м а т  А З
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Поз.
обозначение Наименование Коп. Примечание

Поз.
обозначение

Наименование Кол, Примечание

SB Выключатель кнопочный RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 1

ВК42-15-202011-00УХЛ4 2 .5А кр 1 R1 Резистор постоянный проволочный С5-35В-1010000 Ом 1

SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем R3, R4 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом 2

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (черный) 1 SF1.SF3 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=2А 2

SBT Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=10А 1

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (красный) 1 VD1...VD8 Диод выпрямительный КД-205А, 500В, 0,5А 8

HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная V82.1.VS2.2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

СКЛ-11-Л-4-220 (зелёная) 1 VSUVS12 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01У4 потолочный 2

СКЛ-11-К-4-220 (красная) 1 SQC1.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

СКЛ-11 -Ж-4-220 (желтая) 1 BUA.BUB
вис Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42У2 1 SQH2 Выключатель путевой ВПК 2110 А У2 1

SAC1.SAC2 Переключатель коммутационный ПК16-12И2059УЗ 2

A1 Комплектное устройство защиты и автоматики Привод выключателя

SEPAM1000+ S20 с MES114F 1

комплектно с S10

К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

Разъем токовых входов ССА 630 1 Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 2

Дополнительный модуль входов/выходов MES114F 1 Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1

Разъем под винты ССА 620 1 SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 1

SAD1.SAD2 Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 2 SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1А

KHD1...KHD4 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 4 ТУ3428-006-03964945-94 1

KK1 Модуль интерфейса связи двухпроводный к SEPAM М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц 1

АСЕ 949-2 1 YAC Электромагнит включения -220В 50Гц 1

Кабель ССА 612 комплектно с АСЕ 949-2 1 YAT Электромагнит отключения ~220В 50Гц 1

KK2 Модуль аналогового выхода к SEPAM MSA 141 1

Кабель ССА 772 комплектно с MSA141 1 Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П 2
ВТ Термовыкпючатель биметалический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1

Изм. Кол.ун. Лист №док. Подпись Дата
Привязан ГИП Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенныйс

>аэе
Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов грансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВсде 
ф̂илН|приятлрями мппрюстмо до 1QQ0 кВА на 6 Р 20Зав. гр. Бобков п Оборудования 'ОАО 'Самарский завод "Электрой

Исполн. Курилова м/utM». Шкаф секционного выключателя 10(6) кВ с 
микропроцессорной защитой SEPAM 1000+ S20. 
Схема электрическая принципиальная (окончание)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. №
Формат АЗ
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Токовые цепи

ТАТА

при

А421
2U1 2U2

—  В-1

ТА1.С
U P * t .

— В-2 N
С421

2U1 2U2
N421

SEPAM 1000+ 

N

В-4

В-5

В-6

B p  N

экранированный

Измерение
тока, МТЗ,
небаланс
нагрузки,
тепловая

перегрузка
(см. прим. 1)

(50/51,46,49 RMS

Защита от 
замыканий на 

землю
ANSI 50N/51N

"0,5"

ТА1 А Цепи счетчиков 
А411

PIK

1U1 1U2

ТА1.С
U P ° t - 0411

1U1 1U2
N411

1 3

7 9 

4 6

EV1(2).A EV1(2).B EV1(2).C EV1(2).N

CN
’Г-;

Т " т -

8 1
10 PIK

=т

I

Счетчики
электрической

энергии iX

с
S
S

I

BUC

BUB

BUA

Y Y Y
Ш Ш ш

в  с $ ш ш AU1

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

Поясняющая схема 
Линия 10(6) кВ 

10(6) кВ

~ 1 Г

Q S G

3
t  Vl

"0.5" £  
ТА f
при q_

вакуумный выключатель

дг - счетчики электрической 
Я- энергии

С SEPAM 1000+

ТА -датчики тока (торы) для 
ч - защиты от замыканий на 

землю

Цепи освещения ~36В 

EL . . . .  EN1

ГУ.

Цепи обогрева

Н И

HL2

ЕК4

Г Т ^
HL2

< >,

EN
RK1

с = ь

1. Тепловая перегрузка применяется только для линии
к трансформатору 1000 кВА (защита SEPAM 1000+Т20)

2. При отсутствии в заказе цепей образования шинок (+)ЕН 
установить перемычку.

3. Контакты SQH1 и SQH2 показаны для нормального 
состояния рабочей секции (разгрузочный клапан закрыт). 
При срабатывании ЗДЗ разгрузочный клапан открыт - 
контакты замкнуты.

22

__ __ __ —
ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП 2

СЕД ЕЗЖЯ ЕШ53 СЭ!Я 1?ЯЯ
Привязан гип Осипов С 5 Е Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностыо до 1000 кВА на базе 
обооудования ОАО 'Самаоский завод "Электоошит"

Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов

Р 21Зав. гр. Бобков 1
Исполн. Курилова [ Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной 

защитой SEPAM1000+ S20.
Схема электрическая принципиальная (начало)

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. Михеенко :

1 Инв, № 1
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4 2 А1

310
SEPAM 1000+ 
а Т | -

аТ|+311

г
Выходные цепи

ПК16-12-И2059УЗ
соеди-
нение
к-тов

Положение рукоятки
0 В

1-2 X —
И X
М — X
7 Л . — ____ X___

SEPAM 1000+ 
MES114

014

EQC1

02 
з ^ Ч з Г

SAC1

EQC2

F29

МТЗСВ 10(6) кВ 
при КЗ в 

присоединении 
10(6) кВ

6  м
I 1 Р12 _
1 т 2 *

+ЕН

См. примем. 2
Цепи сигнализации

(+)ЕН

703
02

75
43 44 

0 2 ______ 73 .
1 T S 2 2

А1

701
MES114

ТП—
012 ■ГыГ

тп—013 ■ТГГ

Выходные цепи

KHD1

r ' V
KHD2 

4 | Г

5 .

Устройство
сбора

информации 
для АСУТП 
SEPAM2036 
типа R02 

илиЯОб

-ЕН

HLR

HLG

702

Шинки
сигнализации

"Включено”

■Отключено’

Лампа
’Аварийная
ситуация"

Аварийное
отключение
выключателя
Предулр. си т. 
'Земля в линии', 
'Неисправность 
цепей управления' 
'Неисправность 

НТП’

'Неисправность 

SEPAM"

Автомат 
целей управлении 

отключен

Т П  407 - 3 - 669.04 - Э П 2

ЕН Я  ЕЯЯ  ПНЯ И 0И  [ЕЗНЯЯПЗЭ

Шкаф линии 10(6) кВ с  микропроцессорной 
защитой SEPAM 1000+ S20.

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
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П о д к л ю ч е н и е  ц е п е й  А С У  Т П  

К К 1 А 1

К а б е л ь  С С А 6 1 2
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о
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всхемеЗДЗ

E D 1 .1 (2 )

SQ

т ^ Ц г

-4V
T > f r

§с
ISQ

Iс
1

Д л я  

э л . м агн и тн о й  

б л о ки р о в ки  

"К о н тр о л ь н о е  

п о л о ж е н и е  

те л е ж ки " 

ил и  р е зе р в

ал
=г

E D 2 .1  (2 )

STM
9О—

- “ Т 'Ч Т -

STM
1

5 ^ Ц б

о----
STM

Ш й

f

З Д З  в  
о т с е к е  
в в о д а / 

в ы в о д а

З Д З  в  
о т с е к е  
в ы к л ю 
ч а т е л я

Д л я

ц е пе й  Т М - 

"Р а б о ч е е  

п о л о ж е н и е  

те л е ж ки "

£  5

S E P A M  1 0 0 0 +

£ С А 7 7 2  к к 2

M S A 141

П о д к л ю ч е н и е

м о д у л я

а н а л о го в о го
в ы х о д а

“ 1
К  сл ед ую щ ем у 

устр о й ств у  А С Е  949

R S 4 8 5 -M o d b a s

Ц е п и  п и т а н и я  э л е к т р о д в и га т е л я  з а в о д к и  п р у ж и н ы

~ЕСЗ
~ Г

S F 2

~ЕС4

т г
S F 2

« :
А2 SQM1

1 N T

30
< м >

29 SQM2

I N T

N2J

П р и в я з а н

И н в . №

ТП  407 - 3 - 669.04 - Э П 2

В Ш 1ГШ Д П ТМ П11Я1[|Е !Я Я Р ЕЯ
Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
грансформаторной подстанцией 10(6У0,4 кВ с двум;
грансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе

Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной 
защитой SEPAM 1000+ S20 

Схема электрическая принципиальная (продолжение)

Стадия Лист

2 3

Листов

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново

Ф орм ат АЗ
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Поз.
обозначение Наименование Кол, Примечание

Поз.
обозначение

Наименование Кол, Примечание

SB Выключатель кнопочный RK1 Электронагреватель ЭН-0,06/0,08-220 Т "

ВК42-15-202011-00УХЛ4 2 .5А кр 1 R1 Резистор постоянный проволочный С5-35В-1010000 Ом 1

SBC Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем R3.R4 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом 2

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (черный) 1 SF1, SF3 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=2А 2

SBT Выключатель кнопочный с цилиндрическим толкателем SF2 Выключатель автоматический Multi 9, C60N+OF 1ном=10А Т "

ВК50-21-20110-54-УХЛ2 (красный) 1 VD1...VD8 Диод выпрямительный КД-205А, 500В, 0,5А 8

HLG Лампа полупроводниковая коммутаторная VS1.VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ ~2~
СКЛ-11-Л-4-220 (зелёная) 1 SCH1.2 Тор нулевой последовательности CSH120 2 Schneider Elektrik

HLR Лампа полупроводниковая коммутаторная HL1.HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2

СКЛ-11-К-4-220 (красная) 1 SQ.STM Выключатель путевой ВП19М-21Б421-67 У2.17 2

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1

СКЛ-11-Ж-4-220 (желтая) 1 Ш Ш
bUc Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42У2 1 SQH2 Выключатель путевой ВПК 2110 АУ2 1

SAC1 Переключатель коммутационный ПК16-12И2059 УЗ 1 Привод выключателя |

A1 Комплектное устройство защиты и автоматики К1 Реле промежуточное R4-2014-23 1

SEPAM1000+ S20 С MES114F 1
комплектно с S10 

см. примеч.1

Q1.Q2 Контакт GCE 7002397 R0121 ~Т
Разъем токовых входов ССА 630 1 Q3 Контакт GCE 7002397 R0122 1

Дополнительный модуль входов/выходов MES114F 1 SQM Микровыключатель ВБПЛ 4 ТУ3428-008-03964945-95 ~Т~
Разъем под винты ССА 620 1 SQF Микровыключатель МП 2106ЛМ03.1 А

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1 ТУ3428-006-03964945-94 ~Т
KHD1.KHD2 Реле указательное РЭУ11Б-5-40УЗ 0,05 А 2 М Электродвигатель ДК77-250-12, -220В, 50 Гц " Т

KK1 Модуль интерфейса связи двухпроводный к SEPAM YAC Электромагнит включения-220В 50Гц Т ~

АСЕ 949-2 1 YAT Электромагнит отключения -220В 50Гц Т ~

Кабель ССА 612 комплектно с АСЕ 949-2 1

KK2 Модуль аналогового выхода к SEPAM MSA 141 1

Кабель ССА 772 комплектно с MSA141 1 Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П 2
ВТ Термовыключатель биметалический ТВБ-10 от-5 до +5 град 1

— — — — —

ГСШЯ IWiWI ItI![»iI 11 J.M!I ШтаТГССТ
Привязан гип Осипов шам Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещении1ЙС

аумт
тазе
шт-

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с Д| 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на f Р 24Зав. гр. Бобков оборудования ОАО "Самарский завод "Электрой
Исполн. Курилова Шкаф линии 10(6) кВ с микропроцессорной 

защитой SEPAM 1000+ S20.
Схема электрическая принципиальная (окончание]

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. is19 L _ Z J
Формат АЗ
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2 6

EV1 (2).А EV1(2).B EV1(2).C

TV

Г
ЗхЗНОЛ.П-Ю(б)

Шины 10(6) кВ

L

TVA1.2
SEPAM 1000+

ши

SA1N
ПК 16-12X 6006

Соединение! Положение рукоятки
контактов втгс в з в и д я  кто ю

1-2
3-4
5-6 К
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 К
21-22
23-24

1
1
1 h

|>
 

I

I
I

гр I

1 1 
1 1 
1 1 
| 1

1
1
1
1

■---------------г

_ _ L X

I
!
i

/!
L i  1

А
±_ 1

У
1

t ±1 Ш Ш  Ш  Ш  Ш
А  В С т

AU1

Контроль 
наличия 
тока на 
шинах

1

АВ ВС АС СО АО ВО 
-90°45° 0° +45°+90°+13Й

I I I I ♦ I
3

T i l l 15 I
7

Н М
1

4

9 1 1
11
13

М П

п н

1 j
15 1
17 l l  I T 1 1
19 1

t21 I I I I 1
23 T i l l 1I I  I I 1

8 А602
10
12
1£

18
<р,

А603 I

PV1

Шинки 
напряжения

Автомат

Шинка 
напряжения

Контроль
изоляции

1 . Р я д ы  з а ж и м о в  к а м е р ы  с м . ч е р т е ж  № 4 0 7 -3 -6 6 9 .0 4 -Э П 2  л и с т ы  5 4 ...5 6 .

2 . П р и  о т с у т с т в и и  в  з а к а з е  ц е п е й  о б р а з о в а н и я  ш и н о к  ( + )  Е Н  
у с т а н о в и т ь  п е р е м ы ч к у .

3 . К о н т а к т ы  S Q H 1  и  S Q H 2  п о к а з а н ы  д л я  н о р м а л ь н о г о  с о с т о я н и я  

р а б о ч е й  с е к ц и и  (р а з г р у з о ч н ы е  к л а п а н ы  з а к р ы т ы ).

П р и  с р а б а т ы в а н и и  З Д З  р а з г р у з о ч н ы е  к л а п а н ы  о т к р ы т ы  

-  к о н т а к т ы  з а м к н у т ы .

Т П  407  - 3  - 6 6 9 .0 4 -Э П 2

ПШ1 ГЯИЯ1 ПВЯ ГОЯ! РШ 1
. . .  . совмещенный с 

трансформаторной подстанцией Ю(буо,4 кВ с двум] 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
Оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Шкаф ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.П-Ю(6). 
Схема электрическая принципиальная 

_________ (начало)______________

Стадия Лист

2 5

Листов

Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
г. Иваново______
Формат АЗ



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Т

и
п

о
в

о
й

 п
р

о
е

к
т

Ин
в. 

№
 
по

дл
. 

По
дп

ис
ь и

 д
ат

а 
Вз

ам
.ин

в.№
 

4
0

7
- 

3
 -

 6
6

9
.0

4

А
л

ь
б

о
м

 3
+ Е С Ц е п и  о п е р а т и в н о г о  т о к а

-Е С

П о л о ж е н и е  
те л е ж ки  ТЫ  

(ко н та кт  за м кн у т  
п р и  вы ка ч е н н о й

Ш и н к и  
п и т а н и я  и  

а в т о м а т

П и т а н и е

S E P A M

К о н та кт  

р а зо м кн у т  

п р и  о тс у тс тв и и  

зе м л и

Н е и сп р а в н о сть  
о п е р , ц е п е й  
З Д З (с и гн а л ) 

зДЗ присос. 
се кц и и  л и б о  
сб о р н ы х  ш ин 

(с и гн а л )

т

Контроль Ф Т и КД 
(с и гн а л )

З Д З Т Н  

1 0 (6 ) кВ

А в то м а т  Т Н  
о ткл ю ч е н  

п р и  вкл ю ч е н н о м  

п и та н и и  
н а  се кц и и  

1 0 (6 ) кВ

К о н тр о л ь  
н а л и ч и я  

н а п р я ж е н и я  

н а  с е к ц и и  

1 0 (6 ) к В

К о н тр о л ь  

о тсутств и я  

н а п р я ж е н и я  
д л я  ц е п е й  

А В Р

27

Ц е п и  с и г н а л и з а ц и и

+ Е Н Е Н Р  -Е Н

П р е д у п р е д и те л ь н а я  

с и г н а л и з а ц и я  

"З е м л я  н а  с е к ц и и " 

"Н е и с п р а в н о с ть  
ц е п е й  н а п р я ж е н и я '

22Svp T '

Ш и н к и
с и г н а л и з а ц и и

Н е и с п р а в н о с т ь

S E P A M

З Д З Т Н

Р е зе р в

Ц е п и  о с в е щ е н и я  

~ 3 6 В

Е К 4

Ц е п и  о б о г р е в а

R K 1
E N

C Z b

П р и в я з а н

И н в . №

Т П  4 0 7 - 3 -  6 6 9 . 0 4 - Э П 2

м и л и  1 Ш Ш  l i  f f i 'J  Ц Щ Д С Т
гип Осипов Ю * !Ш Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двум] 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов к г о н

Р 26Зав. гр. Бобков ✓
Исполн. Курилова Шкаф ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.П-Ю(6). 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

\ Z Z a

Л п п м я т  А Ч
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А 1

SEPAM 1000+В21

S C A 772 КК2

M S A 141

Подключение
модуля
аналогового
выхода

Поясняющая схема 

Шины 10(6) кВ

полный тип см. 
опросный лист

Подключение цепей АСУ ТП 

КК1

С С А 6 1 2

©
о>s03
■&о . Sсо
X

§

АСЕ 949

От соседнего 
устройства АСЕ 949 Iе ::г f

со

q  К  сл е д ую щ е м у 

* у стр о й ств у  А С Е  9 49 Цепи положения тележки

RS485-Modbus RS485-Modbus

Цепи блока 
аналогового 
выхода 
по заказу см. 
опросный лист 
на заказ SEPAM

601-1(2) 618-1(2)

SQ

T^hr
SQ

Для
оперативной
блокировки

'Контрольное 
положение 

тележки" или 
резерв

STM

т̂ гг
STM

Для цепей 
телемеханики 

"Рабочее 
положение 

тележки"

Защита от дуговых замыканий

Шинка 
отключения 
с запретом 
АПВ ввода 
10(6) кВ от 

присоединений 
секций

П ривязан

И нв. №

ТП  4 0 7 - 3  - 6 69 .04 -Э П 2

ныли Ш И1ПВЯ ПЗЯ1 [ДВЯ Я  петг-i
гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Ю Г

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит" Р 27Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова т_ Шкаф ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.П-Ю(6). 
Схема электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Ф орм ат АЗ
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Поз.
обозначение Наименование Кол, Примечание

SB Выключатель кнопочный

В К 42-15-202011-00УХЛ4 2 .5 А кр 1

HLW Лампа полупроводниковая коммутаторная 1

СКЛ-14-Ж-2-220 (желтая)

X Розетка РШ-П-2-0-1Р43-02-10/42У2 1

А1 Комплектное устройство защиты и автоматики 1

SEPAM+ В21 с модулем MES114F

Дополнительный модуль входов/выходов MES114F комплектно с В21 1

Разъем под винты ССА 620 комплектно с S10 1

Разъем входов напряжения ССТ 640 комплектно с S10 1

КК1 Модуль интерфейса связей двухпроводной АСЕ 949 1

Кабель ССА 612 комплектно с АСЕ 949 1

КК2 Модуль аналогового выхода двухпроводной M SA141 1

Кабель ССА 772 комплектно с M S A 141 1

VD1...VD4 Диод выпрямительный КД-205А 500В 0,5 А 4

ВТ Термовыключатель биметаллический ТВБ-10 (-5, +5) 1

RK1 Электронагреватель ЭН-0.06/0.08-220 1

„  Поз. 
обозначение Наименование Кол. Примечание

SF1 Выключатель автоматический АП50Б-ЗМТУЗ 1 2,5x3,5 2П

SF2 Выключатель автоматический C32H-DC 2Р 1н=2А отс=(5,5...8)1н 1

SF3 Выключатель автоматический АП50Б2МТ У3.11,6x10 2П 1

R1 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25 3900 Ом 1

Н И , HL2 Патрон резьбовой Е27-ФП-01 У4 потолочный 2

SA1N Переключатель ПК16-12Х6006УХЛЗ 1

PV1 Киловольтметр ЭО702 12,5 кВ, 10000/100 В 1

QSG.STM, Выключатель путевой

SQ ВП19М-21Б421-67 У2.17 3

YQSG Блок-замок электромагнитный ЗБ-1М У3.1 1

R2...R5 Резистор С5-35-100,150 Ом 4

SQH2 Выключатель путевой ВПК 2110 А  У2 1

VS1.VS2 Фототиристор ТФ-132-25-8(10)-1-УЗ 2

AU1 Индикатор напряжения стационарный ИНС-1 1
b Ua .b Ub ,

B liC Датчик напряжения 3 комплектно с ИНС-1

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-И0103 УЗ 1

KHD2 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ 0,05 А 1

Привязан

Инв. №

ТП  407 - 3 - 669.04-Э П 2

гип
Нач. отдела 
Зав. гр.

Осипов
Осипов
Бобков

шшш
ш ш
ш т

в Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией Ю(буо,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

Исполн. Курилова Шкаф ТН 10(6) кВ типа ЗхЗНОЛ.П-Ю(6). 
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)
Исполн. Михеенко

r j

Стадия Лист

28

Листов

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново

Ф ормат АЗ
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Защита от дуговых замыканий 2 с.ш. 
+ЕС -ЕС

Шинки 
управления 
и автомат

Образование 
шинки ЗДЗ

Шинки 

отключения 
выкл. ввода 
и СВ от ЗДЗ 

присоединений 
и сборных шин, 
ЗДЗ в шкафу 
выкл. ввода

Реле отключения 
СВ и блокировки 
отключения 
выкл. ввода

ЗДЗ в шкафу 

шинного ТН 

10(6) кВ

Реле отключения 
ввода 10(6) кВ 

сАП В шин

Реле отключения 
ввода с 

запретом 

АПВ шин либо 

СВ 10(6)кВ

D21

А
Торцевая панель секции

’ Д У 1 ’ .  s q h - d y T |

D25
i i

□ AVS-DY1 *

t ar g e t

1 2 
*VS-DY2 1

D 5 0

Г

орцевая панель секции

Пйкаф секционного 
выключателя

SAD1 епж

SADI KHD

Г р 1 _ п
j ! | Л |  |2

1 2
ш

VD1

«■

■»

KLD13

\

D27

VD3
ISJ

1 и  
hi

i

3 и 4

KLD1

&

КШ 13

l ^ J ie

Центральные цепи ЗДЗ

\
D22

KLD2

5 6 
КШ 11

7 8 
KLD12
Z '

7 8

KHD3
KLD1

П
H M 1 2

VD5
4 14 3

2 W 1
KHD3

RD1 [— I RD3

RD2

В схеме СВ 10(6) кВ

Б л о к и р о в к а  р а б о т ы  

З Д З  1̂> и  н е и с п р а в н о с т и  

Ф Т  и л и  к л а п а н н ы х  

д а т ч и к о в

Контроль 

состояния ФТ 
и клапанных 

датчиков

Реле
блокировки 
отключения 
СВ при ЗДЗ 

а шкафу СВ

Контроль 
тока КЗ 

в цепи СВ

Резерв

Реле
контроля

оперативного
тока

V
D22

ТП 407-3-669.04-ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. П одпись Дата

П р и в я з а н
ГИП О сипов Распределительный пункт 10(6) кЕ^совмев|Е 1(НЫЙ с _ Стадия Лист Листов
Нач.отдела О сипов ТРАНарОрПАЩНОй ШЦСТЬНЦМЕИ 10(ЙФ Лко« ДВУМЯ 

ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬ»АО /ОООкИ HAtAЯ ОМШВАИМ Ш'САПАРСКИН з-А  Шшишт" Р 3 0
Зав. гр. Бобков у
Исполн. Курилова к1£т1§м>

• Защита от дуговых замыканий. Схема 
электрическая принципиальная (продолжение)

П роектны й институт
Исполн. М ихеенко ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И вановоИ н в .  №
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Выходные цепи

Шкаф ТН секции 1(2) _
—  ~1 101 \--------------- 1

1 Схема 1
I выключателя I

10(6) кВ1

KLD12

3 4 
KLD2

157

'см . прим. 1 

Шкаф ТН секции 1(2)

I Цепи 
I управления |

i______________ i

F17 Г
I

I Схема I 

| секционного | 
выключателя I 

j  Ю(6) кВ I

При ДЗI

присоединений

Блокировка АВР 
при ДЗ в шкафу 
ввода 10(6) кВ 
(от VS2)

При ДЗ в 
шкафах 

присоединений 
с блокировкой 

приДЗ 
в шкафу СВ

ПриДЗ 
в шкафу 

выкл. ввода

Шкаф ТН секции 1(2)

I----------------------1

1 1 

1 1

Телесигнал
"Неисправность
оперативных

цепей"

1 1 
| Схема |

Телесигнал "ЗДЗ 
присоединений 

секции
сборных шин"

| трансформатора |
| напряжения | 
.  шин . j 10(6) кВ j
1 |

Телесигнал
"Контроль
ФТиКД"

К лампе 
"Указатель 
не поднят"

I I1 1 

1 1 

1 1

L _____ J

ie 
СВ

 с
 за

пр
ет

ом
 А

ВР
| 

[ О
тк

пю
ч, 

вв
од

а 
6(

10
) к

В 
Т

1[
Щ

Поз.
обозначение

Наименование Кол. Примечание

Защита от дуговых замыканий (см. примеч. 3)

SAD Переключатель коммутационный ПК16-12-ИОЮЗ УЗ 1

KHD.KHD12 Реле указательное РЭУ11-20-5-40УЗ, 0.05А 2 постоянный ток

KHD3 Реле указательное РЭУ11Б-20Б-5-40УЗ, 0,05А 1

SFD Выключатель автоматический АП50Б2МТ У3.1; 2,5хЗ,5 1 2П

VD1...VD5 Диод выпрямительный KD-205A; 500В; 0,5А 5

KLD11,KLD13 Реле промежуточное РЭП 25А -662 ,220В 2

R1.RD2.RD3 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25; 3900 Ом 3

RD1.RD5.RD6 Резистор постоянный проволочный С5-35В-25; 2700 Ом 3

KLD1.KLD2 Реле промежуточное РЭП252 УХЛ4 220В 2 ином.вкл.обм.=220В

KLD12 Реле промежуточное РЭП25А-622 220В 1

1. Контакт 1-2 переделать из н.о. (замыкающего) в н.з. (размыкающий).
2. Центральные аппараты ЗДЗ устанавливаются в шкафу ТН шин 10(6) кВ.
3. Перечень аппаратуры для ЗДЗ выполнен на одну секцию.

Привязан

Инв. S

ТП  407 - 3 - 669.04-Э П 2

Изм.
ТИП

Коп.уч. Лист №дои
Осипов

Нач.отдела 
Зав, гр, 
Исполн. 
Исполн.

Осипов
Бобков
Курилова
Михеенко

Дата

оборудования ОАО ’Самарский завод "Электрощит*
Защита от дуговых замыканий. Схема 

электрическая принципиальная (окончание)

Стадия Лист Листов

Р 31

Проектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

г. И ваново

Ф ормат АЗ



__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

 
Т

ип
ов

ой
 п

ро
ек

т
Ин

в. 
№

 п
од

л. 
По

дп
ис

ь и
 д

ат
а 

Вз
ам

.ин
в.№

 
40

7-
 3

 -
 6

69
.0

4
А

ль
бо

м
 3

Шкаф ШОТ-01

1 \  1
( 1 \  ■■
( + )

---------- \
S F 5  v

-^Е В  1
- Е В

Питание 
цепей 
оператив
ной блоки
ровки разъе
динителей

+ЕВ(+Ш Б) В схеме секционного В схеме Со/ ш с \ 
------- выключателя— /ввода№ 1 ~ь в 1~ш ь )

YQSG (ТН1) Г - - п
601-1 /  ч  618-1,5ЧС1

! з " ЧК1
614-1Г  S9 "I 602-1 

--------------

хсол ипсл  В схеме секционного В схеме Cd / ih c \
+ щ + ш ь ) ч  выключателя—  /  ввод^№ 2 ~ЕВ^ ШБ)

YQSG (ТН2) 1
1 - 2 /  ч  618-2 SU0C1 

3 4  д Ч Г ё 4
s o  1

При возможности подачи питания на шины РП со 
стороны отходящ их линий необходимо выполнить 
оперативную блокировку разъединителей с включением в 
схему соответствующ их путевых выключателей отходящих 
линий.

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
1 секции

Оператив
ная блоки
ровка разъе
динителей 
2 секции

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

Прим.

Шкаф оперативного постоянного тока ШОТ-01

SF5 Выключатель АП50Б-2МТУЗ 1

Шкаф № 10(15) трансф орматора напряжения

YQSG Замок ЗБ-1МУ2 1

- КлючКЭЗ-1МУ2 1 один на РП

Шкаф № 12 секционного выключателя

SQC1 Выключатель путевой

ВП19М-21Б421-67 У2.17 1

Шкаф № 9(16) ввода № 1(2)

SQ Выключатель путевой

ВП19М-21Б421-67 У2.17 1

П оясняю щ ая схем а
1 секция 10(6)кВ 2секция

" “ ' —
ТП  407 - 3 - 669.04-Э П 2

ЕВЯ Ш Ш  ПИЭEJE1 Е З М Я  ГИЯ
П ривязан гип Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист IЛистов

Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)ГО,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод 'Электрощит* Р 32Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова 1
Схема оперативной блокировки 

разъединителей
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко
I И нв. №  I тшяятт

Ф о р м а т  А З
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Р У -1 0 (6 ) кВ

EQC1

ED1.2 D15
ED1.1 D11

EN -220 В
ЕК4 -220 В

EL -36  В
EN1 -36  В

EV1.N N661.1
EV1.C С661.1
EV1.B В661.1
EV1.A А661.1
ЕНР 709
ЕНА 705
(+)ЕН 703
-ЕН 702
+ЕН 701
~ЕС4 N2
-ЕСЗ А2
-1ЕС
+1ЕС

Ч -

Ч -
Ч -

1

10

0| «в

L i
iS12

о,
S13

), ,в
I *I I

S10

11

-К

-К

- Г

■ к

-ЕВ 602
+ЕВ 601

EN -220 В
ЕК4 -220 В

EL -36 В
EN1 -36 В

EV1.N N661.1
EV1.C С661.1
EV1.B В661.1
EV1.A А661.1
ЕНР 709
ЕНА 705
(+)ЕН 702
-ЕН 702
+ЕН 701
-ЕС4 N2
-ЕСЗ А2
-2ЕС
+2ЕС

12 (10 17

CM fg см m СМ’г-
«О I  со z  ю
О

£ 1  *

■в- °  

1  £

-е
ш
3

N/ N( \f

3 - 669.04 - Э П 2

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум? 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит'1

РУ-10(6) кВ. План шинок 
(начало)

Стадия Лист Листов

33

П р о е ктн ы й  и нсти тут
ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 

г. И в а н о во

Ф о р м а т А З
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Формат АЗ
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=А1

См. прим.З /

Токовое реле 

защиты от 

перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

одноф азных 

замыканий

Г '
LA2
LB2
LC2
LN

Q2

х -

TA-N^ И2

ТА-А>

И1

QFc

ТА-в£

И2

И1

LN

Q F ^

Q1

T A -q

И2

И1

¥

p i

С601

В601

А601

N600

С411
И2

И1 В411

КА2
А411 П  А412

10От
N411

КА1
N410 П ____

i o L f i lX

I  и

К трансф орматору Т1, 
см. лист ЭП2-36

20“

“ i f
14

22

- 0
19

о -
21

W IO  1 ^
4

16 18 ' 6

8

13 15 U 1
12

М V  У

к выключателям 
отходящих линий SAN

+ С В А 

1 i  I I

l i f t

М П

1 I I i
I t  t  I 11

ТИ11

г ТИ12
>°

ТИ13

ТИ14

\° ТИ23

Й ТИ24

S ТИ25

й ТИ26

Г '

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З ОАО "Самарский завод "Электрощ ит".
2. Для исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А1-элементы и их соединения ввода № 1, левой секции 

сборных шин, соединения шкафа секционного выключателя.

©

К вводу №2

Цепи учёта 

и

измерения

электроэнергии

Т П  407 - 3 - 669.04 - Э П 2

ТШЯГШСТ1ШЯ1Т1В!!11|ГОМЯРВЯ
П ривязан гип Осипов ( 0> Д Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов ( О д трансформаторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит" Р 35Зав. гр. Бобков (fifyuJL

Исполн. Курилова Ввод 0,4 кВ №1.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

1 И нв. №  1
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О бразование
цепей

оперативного
напряжения

Блок-контакты
вы клю чателя

рабочего
ввода

Реле сигнала 
"АВАРИ ЙНО Е 
ОТКЛЮЧЕНИЕ"

Цепи
отклю чения
вы клю чателя

Q F

Лампа
"О тклю чено"

Лампа
"В клю чено"

S

=А1

В схему секционного 

„ выключателя, 

см. лист ЭП2-38...40

Т П  407  - 3 - 669.04 - Э П 2

ПЯТИ ЩГЯ иг.[ч* ПЗЯ1 [Д Я Д Я  гетя

П р и вя за н гип Осипов шт Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6]/0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит'

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов <LM

Р 36Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова . Ввод0,4кВ№1.

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

I И н в . №  I



__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
 

Т
ип

ов
ой

 п
ро

ек
т

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

По
дп

ис
ь 

и д
ат

а 
Вз

ам
.ин

в.№
 

4
0

7
-3

-6
6

9
.0

4
А

ль
бо

м
 3

38

См. прим.З
см. лист ЭП2-36

=А1

Цепи электро
магнитного 

привода 
выключателя 

рабочего 
ввода, 
ключ

управления

Реле
отключения

выключателя
рабочего

ввода

Цепи защиты 
одноф азных 

замыканий, 
сигнал на 

запрет АВР

Цепь питания 
токовых реле

Цепи защиты 

от перегрузки

В схему секционного 
„ выключателя, 

см. лист ЭП2-38...40

_ |
«МММ " МММ

ТП  407 - 3 - 669.04 - Э П 2

ГСИЯ1ГИРЯ П ТС Й 1[1И 1Ш Я  РЙЯ
П ривязан гип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов (Q J l
трансформаторной подстанцией 10(6)/0р4 кВ с двум! 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ’Самарский завод ’Электрощит’ Р 37Зав. гр. Бобков fib.„JL

Исполн. Курилова Ввод О.А к В  Л - {  
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко Ш г/лг£

I И нв. №  I '
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Т П  407  - 3 - 669.04 -  Э П 2

1Ь W .l 1Щ Ш  li  ДАЛ N JiMII li[«Mil(CT

П р и в я з а н
гип Осипов шт Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(бу0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит'

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов г р п

Р 38Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова . Секционный выключатель 0,4 кВ.

Схема электрическая принципиальная (начало)
Проектный институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко
I И н в .  №  I \ Z Z j
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питания оперативных цепей

2 0 4
SAC

2 0 8

§см

V

202

V  V

Ручн. М т.

102

7 2 Ч т Г

§

о
а

А 2

K M 2 -II

а Г

101-11

2 0 3

K T 1-II

4  2

J U 1
12 10

2 0 5 -II

i  I
ф со о_ о .

со
см

К Н 6

От 2 1 4
К М З

А В Р

2 0 8

102

V

с м . л и с т  Э П 2 -4 0

- >

со 
см ^

Isо  сг
g  <0

§  с
СО S о

..... '' ,—-1 ■ " .
Т П  407  - 3 - 669.04 - Э П 2

1̂Я Р Щ Д П Д Я 1Ш !!1В Д Я Я Р Я Я

П р и в я з а н
тип Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией Ю(буо,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит"

Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов

Р 39Зав. гр. Бобков s'
Исполн. Курилова foAuaof Секционный выключатель 0,4 кВ. 

Схема электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

I И н в .  №  I
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Изм. |Коп.уч. Лист №док. Дата

Т П  4 0 7  - 3 - 669 .04  - Э П 2

П р и в я з а н
т и п Осипов
Нач.отдела Осипов
Зав, гр. Бобков

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод 'Электрощит"

Стадия Лист Листов

4 0

Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко £2:

И н в .  №

Секционный выключатель 0,4 кВ.
Схема электрическая принципиальная (окончание;

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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Токовое реле 

защиты от 

перегрузки

Токовое реле 
защиты от 

однофазных 

замыканий

Выключатель

рабочего
ввода

1. Настоящий чертёж составленен на основании чертежей 
ЗГК.612.077ЭЗ.З ОАО "Самарский завод "Электрощит".
2. Для исполнений учета только активной энергии к 

приемникам сигналов телеметрии выводятся только провода 
с маркировкой ТИ11 и ТИ12.
3. =А2-элементы и их соединения ввода №2, правой секции 

сборных шин.

П ривязан
Изм. |Коп.уч. 
ГИП 
Нач.отдела

Лист |№ док.
Осипов
Осипов

Зав, гр. 
Исполн. 
Исполн.

Бобков
Курилова
Михеенко

Инв. №

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двум) 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ‘Самарский завод ‘Электрощит*

Ввод 0,4 кВ №2.
Схема электрическая принципиальная (начало)

Стадия Лист Листов

Р 41

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
_______г. И ваново_______
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KSffiW ПДЯ Р!ТВ!Я

Ввод 0,4 кВ №2
Схема электрическая принципиальная 

(окончание)

П р о е ктн ы й  и нсти тут

ГИПРОКОМ М УНЭНЕРГО 
г. И ва н о во
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Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн Примечание
А1 А2

А1 Шкаф РУНН 1 секции 1

А2 Шкаф РУНН 2 секции 1

HLG1 Коммутаторная лампа СКП-11-Л2-24УХЛ1, линза зелёная 2 1
HLR1 Коммутаторная лампа СКЛ-11-К2-24УХП1, линза красная 2 1

HLW Коммутаторная лампа СКЛ-11-Ж2-24УХЛ1, линза жёлтая 1

КА1.КА2 Реле тока РСТ11-24-1УХЛ4 ТУ16-647.011-84 2 2
КН1.КН4 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 2 2

КН2.КНЗ Реле РЭУ11-30-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 2 2 КН2- не использ

КН5 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 220В 50Гц ТУ16-647.022-85 1

КН6 Реле РЭУ11-20-5-40УЗ 2,5А 50Гц ТУ16-647.022-85 1

KL1 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц

ТУ3425-075-00216823-2001 1 1

KL2 Реле РЭП36-21-УХЛ4 4/2 220В 50Гц

ТУ3425-075-00216823-2001 1

КТ2 Реле РСВ15-2-УХЛ4 1-10с 220В 50Гц 1 1

ТУ3425-014-00216823-94

ЮЗ Реле РСВ19-521-10с 220В 50Гц ТУ3425-080-00216823-2001 1 1

КТ4 Реле РВ215УХЛ4 220В 50Гц ТУ16-523.158-79 1

■ KVT Реле РВ235УХЛ4 380В 50Гц ТУ16-523.158-79 1 1

к гч к п -i Реле РСВ18-13-УХЛ41-10с 220В 50Гц

ТУ3425-077-00216823-2001 2

Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн Примечание
А1 А2

КМ1.КМ24
KM2-II.KM3 Пускатель ПМ12-016151 УЗА 220В 50Гц

ТУ 16-89 ИГФР.644236.033ТУ 4
* * Приставка контактная ПКЛ-2204 ТУ16-523.554-78 1

Р1 Счётчик активной энергии

ЦЭ 6803 В1Т 220В 1-7.5А Зф.,4пр,Э UU
Счётчик активной и реактивной энергии

ЦЭ 6812 0,5/1,0 220В 5-7.5А Зф.,4пр.,Э пп
РА Амперметр Е311-2 Г 7 /Г 7 /5 А

ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

PV Вольтметр Е311-2 500В ТУ4223-005-34988566-2002 1 1

Q1.Q2 Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛЗ, ПП 2 2 привод штангой

QF Выключатель BA55-/Z7- 344730-20УХЛЗ О  А 2 1
=QF-YA Электромагнитный привод 2 1

QF-S1 S2 Комплект дополнительных сборочных единиц 2 1

SAC Переключатель P22-PaMc-Black-2XY 1

SAN Переключатель ПК16-12Д3097УЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1

SA1 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1 1

SA2 Переключатель Р22-РаМс-В1аск-Х 1

SA3 Переключатель ПК16-12АЗОЗЗУЗ ТУ3428-005-03965790-94 1

Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 9 .0 4  -  Э П 2

Изм. Коп.уч. Лист №шк. Подпись Дата
Привязан ГИП Осипов Распределительной пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6X0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит1 Р 44Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова £
РУ 0,4 кВ. Перечень аппаратуры 

(начало)

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. h2
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Позиц.
обознач. Наименование

Кол.
на исполн Примечание
А1 I А2

Выключатели автоматические

SF1 "Lexic" 25А400В кат.№06470 1 1

SF2 "Lexic" 16А 230/400В кат.№06376 1 1

SF3 "Lexic" ЗА 400В кат.№06462 1

SF4 "Lexic" ЗА 230В кат.№06390 1
* Вспомогательное устройство "Lexic" кат.№07350 4 2

ТА-А.ТА-В
ТА-С Трансформатор тока ТШН-0,66-0,5О5УЗ ТУ16-517.676-79 3 3

TA-N Трансформатор тока ТШН-0,664)15О 5 У З  ТУ16-517.676-79 1

TV Трансформатор ОСМ1-0.63УЗ-380/5-22-220/24В

ТУ16-517.137-83 1 1

XS3 Разъём штепсельный ТУ16-526.463-79

Вилка ВШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1

Розетка РШ-П-2-О-1Р43-02-10/42УЗ 1

ТП  407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Привязан

Инв. №

тип
Нач.отдела

Ф-
Исполн.
Исполн.

Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
Михеенко

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с-----о.---------- ......... ....— кВ с двумя
" I3C

трансформат
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на 
оборудования ОАО "Самарский завод 'Электрощит''

РУ 0,4 кВ. Перечень аппаратуры 
(окончание)

Стадия Лист Листов

45
П роектны й институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. И ваново
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РУ-10(6) кВ.ШкаФ №2 линии .-----------------------^ ----------- -- --------- x-------------- ^
РУ-10(б) кВ. Шкаф РУНН 2 секции,.

г \  РУ-10(6) кВ. Шкаф РУНН 1 секции^

)
-----------------------
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1 . С х е м у  э л е к т р и ч е с к у ю  п р и н ц и п и а л ь н у ю  ш к а ф а  

с о б с т в е н н ы х  н у ж д  с м .  ч е р т е ж  а л ь б о м  5  л и с т ы  6 ,7 .

2 .  Н о м е р а  к л е м м ;  у к а з а н н ы е  в  т и п о в о м  п р о е к т е ,  п р и  

в ы п о л н е н и и  к о н к р е т н о г о  з а к а з а  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  в  

с о о т в е т с т в и и  с  к о н с т р у к т и в н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  

и з д е л и я  К -66.

ВЯЛИ ПВУЯ173ВЯ пя я

Т П  4 0 7 - 3 - 6 6 9 .0 4 - Э П 2

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
трансформаторной подстанцией 10(6)70,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ‘Самарский завод "Электрощит1 Р 4 6

РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа 
собственных нужд (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново

Формат АЗ
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1 . С х е м у  э л е к т р и ч е с к у ю  п р и н ц и п и а л ь н у ю  ш к а ф а  

в в о д а  с м .  ч е р т е ж  4 0 7 - 3 - 6 6 9 . 0 4 - Э П 2  л и с т ы  1 3 . . .1 6 .

2 .  Н о м е р а  к л е м м ,  у к а з а н н ы е  в  т и п о в о м  п р о е к т е ,  п р и  

в ы п о л н е н и и  к о н к р е т н о г о  з а к а з а  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  в  

с о о т в е т с т в и и  с  к о н с т р у к т и в н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  

и з д е л и я  К -66.

-

■ ■ .....—

ТП 407 -  3 -  669.04-ЭП2

Г Я !Д1 Ш Я  Н ЗЯН [ ? В Я Я  ПЕТЯ

П р и в я з а н
ги п Осипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит" Р 4 8Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова t
Ряды зажимов шкафа ввода 

10(6) кВ №1 (2) - начало
П роектны й институт

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. Михеенко

I И н в .  №  I __ L _ J
Ф о р м а т  А З
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1

^  РУ-10(6) кВ.
Шкаф ШОТ-01 

(только для ввода №2)

К шинкам

*■

' и IMI™"
ТП  4 0 7  -  3  -  6 6 9 . 0 4  -  ЭП2

П р и вя за н гип Осипов ти Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов
Нач. отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(61/0,4 кВ сдвумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит" Р 49Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова 7 Ряды зажимов шкафа ввода 
10(6) кВ №1(2) - продолжение

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

1 Инв. № 1 __
Ф о р м а т А З
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ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП2

ЙЙЯМ М М  i i l f f i l  I ' I f . ' l  [Г Т П т а  UIMA
П р и вя за н гип Осипов гаг: Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов Ш И трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО "Самарский завод "Электрощит* Р 5 0Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова *
Ряды зажимов шкафа ввода 
10(6) кВ № 1(2) - окончание

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. Михеенко

I И н в ,№ __________I L_J
Ф о р м а т  А З
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^  Солист ЭП2-52

1 .  С х е м у  э л е к т р и ч е с к у ю  п р и н ц и п и а л ь н у ю  ш к а ф а  

с е к ц и о н н о г о  в ы к л ю ч а т е л я  с м .  ч е р т е ж  4 0 7 - 3 - 6 6 9 . 0 4 - Э П 2  

л и с т ы  1 7 . . . 2 0 .

2 .  Н о м е р а  к л е м м ,  у к а з а н н ы е  в  т и п о в о м  п р о е к т е ,  п р и  

в ы п о л н е н и и  к о н к р е т н о г о  з а к а з а  м о г у т  б ы т ь  и з м е н е н ы  в  

с о о т в е т с т в и и  с  к о н с т р у к т и в н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  

и з д е л и я  К - 6 6 .

ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Изм. Кол.уч. Л ист №док. Подпись Дата

П р и в я з а н
ГИП О сипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит*

Стадия Лист Листов
Н ач.отдела О сипов QJU

Р 5 1Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова РУ-Ю(6)к&
Риды заж им ов ш каф а секционного 

вы клю чателя (начало)

П р о е к т н ы й  и н с т и т у т
ГИ П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
Исполн. М ихеенко

И н в .  №

Ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04-ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р и в я з а н
ГИП Осипов © - L Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с Стадия Л ист Л истов
Нач. отдела Осипов трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ‘Самарский завод 'Электрощит'

Р 5 2
Зав. гр. Бобков чЬуг̂ 7
Исполн. Курилова Р У -1 0  Гб) к В .

Ряды заж им ов ш каф а секционного 
вы клю чателя (продолж ение)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

И н в .  №

Ф о р м а т  А З
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К шинкам

В кабель №10 
см. лист ЭП2-52

ТП 407-3 - 669.04-ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. П одпись Дата

П р и в я з а н ги п О сипов Распределительный пункт 10{6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе, 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит”

Стадия Лист Листов
Нач. отдела О сипов

Р 5 3
Зав. гр. Бобков (^ Х
Исполн. Курилова н& л Р У-10(6 ) кВ. Ряды зажимов шкафа 

секционного вы клю чателя (окончание)

П роектны й институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

И н в . №
Ф о р м а т  А З



__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

 
Т

и
п

о
в

о
й

 п
р

о
е

к
т

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

1 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
Вз

ам
.и

нв
.№

 
4

0
7

- 
3

 -
 6

6
9

.0
4

1 
А

л
ь

б
о

м
 3

5 5

ТП  407 - 3 - 669.04 - Э П 2
1. С хем у электрическую  принципиальную  ш каф а 

трансф орм атора напряж ения см . чертеж  
407-3 -669 .04 -Э П 2 , листы  2 5 ...28 .

2. Н омера клем м , указанны е в типовом  проекте, при 
вы полнении конкретного  заказа м огут бы ть изм енены  в 
соответствии  с конструктивны м и особенностям и 
изделия К-66.

П р и в я за н

И н в . №

Изм. |Кол.уч, 
ГИП
Нач. отдела
Зав, гр.

Л и с т  |№  док.

Осипов
Осипов
Бобков

Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 
трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод “Электрощит*

Стадия Лист Листов

5 4

Исполн. Курилова
Исполн. Михеенко РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов шкафа ТН 

Ю(С)кВ tl- l(z) (начало)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р и в я з а н
ГИП Осипов ( U U L Распределительный пункт 10(6) кВ. совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод 'Электрощит”

Стадия Лист Листов j
Нач.отдела Осипов

° л Р 55Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова w / fa * Р З -  Ю С 6 / к В

Ряды зажимов шкафа ТН 10(6) кВ №1 (2) 
(продолжение)

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Иваново

Исполн. Михеенко А /

И н в .  №

Ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись ■Цата

П р и в я з а н
г и п О сипов Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО ‘ Самарский завод ’ Электрощит”

Стадия Лист Листов
Нач. отдела О сипов Р 56
Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова РЗ -10Гб)кв
Ряды заж им ов шкаф а ТН 10(6) кВ № 1(2) 

(окончание)

Проектный институт
ГИПР0К0ММУНЭНЕРГ0 г. Иваново

Исполн. М ихеенко

Инв. №
Ф о р м а т  А З
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ТП 407 - 3 - 669.04 - ЭП2

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

П р и в я з а н
ТИП Осипов f r i J E L Распределительный пункт 10(6) кВ, совмещенный с 

трансформаторной подстанцией 10(6)/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами мощностью до 1000 кВА на базе 
оборудования ОАО 'Самарский завод "Электрощит"

Стадия Лист Л истов
Н ач.отдела О сипов

Р 58
Зав. гр. Бобков О г г г ч Я s'
Исполн. Курилова

РУ 0 ,4  кВ. Вводы № № 1,2 
Ряды зажим ов счётчиков

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

И н в .  №
Ф о р м а т  А З

Типовой проект 407-3-669.04

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293831/4293831255.htm

