
ТИПОВОЙ П Р О Е К Т

407-3-445.87
Ра с п р е д е л и т е л ь н ы й  п у н к т  10(6) кВ

СОВМЕЩЕННЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ 
i ^ /о д  кВ И ДИСПЕТЧЕРСКИМ ПУНКТОМ 

ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

тип ПРПК-2ТМ1-Д 

А л ь б о м  I
А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я . В н у т р е н н и й

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ. ОТОПЛЕНИЕ И В ЕН ТИ ЛЯЦ ИЯ

2,2!б5-01 |- - - - - - - !— Ярцбяза.#
j- - -

- - - - —| л— |

оценка незавершенного строительства

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4 0 7 - 5 - 4 4 5 . 8 7

Ра с п р е д е л и т е л ь н ы й  п у н к т  10(6) кВ R
СОВМЕЩЕННЫЙ С ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЕЙ 10®/ОА К У  .  

И ДИСПЕТЧЕРСКИМ ПУНКТОМ ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

тип П Р П К - 2 Т М 1 - Д
А льбом I

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом 1. Архитектурно- строительные решения. Внутренний 
водопровод и канализация. Отопление и

Альбом IV. Злектротехническая часть и опросные ЛИСТЫ с
ОБОРУДОВАНИЕМ НА ВЫПРЯМЛЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ TDKE.

вентиляция. Альбом V. Электросиловое оборудование.
Альбом II. Строительные изделия, ( из типового проекта Альбом VI. Спецификации оборудования.

N* 407-3-444.87 ) Альбом V||. Сметы.
Альбом III. Электротехническая часть и опросные листы с

ОБОРУДОВАНИЕМ НА ПЕРЕМЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ.
Альбом VIII. Ведомости потребности в материалах.

(из ТИПОВОГО ПРОЕКТА Ne407-3r444.87)

РАЗРАБОТАН Утвержден и введен в действие.
Ивановский отделением института 

ГилрокомманзнЕРГО 
МЖКХ РСФСР 

Главный инженер отделения

Г/ЙбНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА K fjtuuvfi

22/65-0/

A. Вайнштейн

B. К РАСИН

Минжилкомхоз РСФСР
Приказ ы  1-ТД от 19 января 1987 г.

Инр.ь/*

Прибязри



X
 w

of w
y 

'pv/i'w
vt'g\w

t л m
m

u
 ‘retw

fan
L8 'S

W
-Q

 -10>7 w
xsoJu 

n
cfcu

n
j_____________________________________________________________

Содержание альбома

Лист На.имено$а.(ше. Страница

— Содержание 'альбома. ' 2

*+ j Пояснительная записка. ЗЫО

Пахит ектионо -строительное решением
У Оби/ие даннь/е /начало/. 11
2 Обшие данные, {продолжение!. 12
3 Обилие Ванные (окончание.). 13
4 План на отм. 0.000. 1У
s Разрезы 1-1 2-2. Узел I . 16
s Фасаде/. S3
7 ведомость перемычек._____________________ 17
S Спеииооикаиия пер емь/сен. Спеииооикаиия

элементов заполнения проемов. 73
g Схема расположения закладных' зле мента о. 19
so План Полой. План продли. 20
SI Схема оаспмояешя cwudatfemof для С--20‘ 21
S2 \Схема расположения ФиРдаментовдля/’ -20ес.

\Сечен'(/9 /•/* ff-6. \ 22 i
S3 \Схема расположения Фундаментов для б^-20°с \

Сечения 7-7з /2-/2. 23
1У Схема расположения фундаментов для(*30/4о°с гу
15 Схема расположения фунданентовдля/:Зо*-к?ь

Сечения S- S3 5-5. 25
15 Схена расположения Фундамент о 3 а*я/-Зо°£

t--(H 3°c,Сечения 7-7+12-12. 25

Содержание альбома

/ист Наиме но & о н  и  е Страниуа

/7 Схема расположения кабельных капалов. 27 1
SS Схема расположения плит покрытия .кабельных шмл ’  23
19 йена расположения плит покрытия ипортетныг плит 29
20 Схема расположения горизонтальной Зиассрачмь/. 30

внитоеннир ЗодопооЗод и  канслизаиия.
1 Обшив данные. 31
2 План на отм. 9. м 0. Схеме/ систем 3/и 61. 32

Отопление и вентиля иия
1 Обшие даннь/е ( начало). 33
2 Обшие данные (окончание/ ЗУ
3 План на отм. 0. 000 (теплоноситель -электроэнергия

Установка электрических печей 35
4 План на отм. 0.000/теплоноситель - вода)

Схема системь/ отопления. 3$
б Разрез (1. Схема системы 35/Схема теплового узла 37
в \Узел установки и  схема системь/ в/ O f)

I

22/S&-0S 3



3
•'iл
\

исходные донные
Настоящий типоВои проект р о  с/rp еды отельного пункта (РТ7) 

типаЖРПК-27777-4 яВляется Корректировкой типоВого проекта 
ПС407-5557. В 4 Р/7 типа РПК- 2TM-4, Вь/лолненнои В  соответ
ствии с л/?он от типового тграектиравания Госстрой СССР но 
7996 год н о  Основании законно, утвержденного 77инжилком- 
хозом Р ср сР  от 5 августа7995года. Порректиравко произведено 
Верной с предстоящей золеной аборудавания напряжением 7af$7x3. .

ТипоВои проехт разработан для применения В  районах со 
еледу/оьцими природно- Климатическими условиями:

-  расчетная зимняя температура- 20°0,-Вб с:(основной варнантМтГс,
-  скоростной нолор Ветра для2 - 2о географического рои  оно,
-  Вес снегоВого покрова дляЩ -го географического района,
-  сейсмичность не Више 6 Валла В,
-  релье р  территории спокойный,
~ грунте/ В  осноВонии рнндоментаВ сухие, непучинистые, не- 

проеадачные со следующими нормативными характеристиками 
в * 2$°; С - 0,002 МПaj б* 74. 77777а; 7,9 Тс/м  f

-  грунтсВь/е Воды отсутствуют.
P77 предназначен для геродских электрических сетей 70(6)*S.

Объемно-планировочные и  конструктивные реи/ения.
В отдельно стоящем здании Р77размещается камеры трансфор

маторов, помещениещита О 4x3, P9-70(6Jk3, помещение 055, 
аппаратная, диспетчерская, Вспомогательное помеи/ение, санузел 
Здание Р77 одноэтажное с высотой да низа ограждающих комет 

рукции от 4.070 до 4. 500, прямоугольное, о плане е размерами 
В осях 73,5 х  73,0м. ___
Здание Р/7по степени ответственности относится коЛ классу, по дол
говечности ко Ж степени; по Взрывопожарной опасности к ка
тегории-Д; степень огнсстоикости-Л-
& здании Р77 постоянный обслуживающий персонал по технологичес
кому заданию состоит из 7 чел. Всмену(общее Количество г  чело
веке?). Верхняя о дежда хранится на открытой вешалке о поме

щении диспетчерской, бперативная фиг ада монтере В  Вкаличест. 
Be 3х Человек В  смену пользуется бытовыми помещениями, рас- 
положенными В  оснаВном здании Гор электросет и.

Здание Р77 заараем/троВано с кирпичными несущими стенами. Стены 
Выполнить из обыкновенного глиняного кирпича пластического лресссВс- 
ния по ГОСТ530-0 0 или силикатного кирпича по ГОСТ379-79 марки75па 
растВоре марки 50 с морозостойкостью для наружных стен 77р373. 
Толщина наружных стен принимается ВзаВисимости от расчет-̂  

ной зимнем температуры Воздуха согласно таблице, приведенной 
на листе ВС -4 .
Персгородхи толщиной 7В0мм Выполнить из обыкновенного 

глиняного кирпича пластическога прессования по Го от5 3 9 -9 0  
марки 73 наряст Воре марко 5 0 ,

При кладке кирпичных стен и  прегорадок должны бь/ть УстанаВлены 
Все закладные элементы- 3  дВерных проемах заложить антиссптироВан 
ные дереВлннб/е пробхи через 70рядоВ кладки па Высоте, на не менее
дВих с каждой стороны проема.

Фундаменты под стены Выполнить из бетонных блокоВпо ГОСТ 
75579-79 с обязательной ах перевязкой. 77онтаж блокоВ Вести на 

цементном растВоре м 50. Монолитные участки ру/чдаментав Выпол
нить из бетона класса 37.5.

Стальные и асбестоцементные трубы для подВода кабелей прокпадь/Вать 
о процессе Возведения фундаментов под наблюдением электромонтаж
нико В. Стальные трубы по/рь/ть битумным составамвдве части биту
ма. маркими одна часть керосина). Па концах труб поставить дере- 
Вянные пробки.
Обратную засыпку рУндаментоВлроизВадить грунтом без Вклю
чения строительного мусора и растительного грунта спаями 
20-50 см с Уплотнением грунта до Тех- 7.0 1*/м3.
Во праизВодстВа обратной засыпки должны быть Выполнень/ Все ра
боты по Укладке Кабеле//,контура заземления прикладке сантех
нических коммуникации.

Цнв.н

ГНП i Красин
Цсоолн. \7Umooa
Цсполн. ХКупилобс ?- 
Нсямн. | л/плсбвуЯ- 7̂ "
иелойн\ Ко п осев

Привязан
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Гидроизоляцию на отм. - 0.030 Выполнить из 2* слое £  гидрр- 
изо/а на битумной мает и не.

Плиты покрытия спорные Железобетонные па и/ирру 0-3/2 
Sun. В укладываются на цементныйрастВор марки /оо. U/Su между 
.продольными ребрами плит заделать цементнымрастВаром марки20о 

Перемычки сборные железобетонные по серии /.03S./-/ Вып./ 
УКладыВоть на цементный раса?Вар марки ВО

Гроблю Выполнить из 3£ слое 5рубероида марки РКМ-3505или 
РПМ-3503на мастике НБК-Г 65г МВК-Г-&5.

По периметру наружных стен Вь/полнить парпльтоВую отмоет- 
к у ишринои 750мм по щебеночному осноёамию.

Отделочные работе/
ПлпдкУ стен ёеети с расшиёкои шёоё снаружи и 8подрезке изнутри. 

Наружные поёерхности стен Выполнить из отборного кирпича с 
расшиёкои шёоё-

L/Ветоёая отделка /расадоё здания Выполняется при приёязке 
проекта к местнь/м У с по Виям В забисимости и с Учетом родо
строительных задач и характера окружающей застройки, и также 
В соотВетстВии с указаниями по проектированию 
цВетобои отделки интерьероё произВодстВенных здании 
промышленных предприятии ТбСТ /7/202- 69 и /2.7/. 026- 7В1* 

Внутренняя отделка помещении приёедсна на листе ПС'З  
Откосы дёерных, оконнь/х и Жилтзииных проемоВ оштул'а- 

турить цементным растВаром и окрасить избесткоВои 
краской-

Столярные изделия должны быть окраи/ень/ масляной крас, 
кои за 2раза по заёодскои грунтоВке.

Стальные изделия покрасить 2 слоями эмали /700-/53 по 
слою грунта Г*Р-02/.

Протиёапожарные мероприятия/
5 здании Р/7 согласна ПУЗ из помещения распредели- 

тельного, мстроистВа (РЦд /б (j?к В предусматривается дВа эаа-

кнационных Выхода\ . а/пкрь/Вающихся по ходу зВакуации 
ДЁери Во Всех остальных помещениях также открыВаются 
по ходу эВакуации.

Протиёопожарнь/е средстВа и инёентарь должны бате 
устаноблены В РП В соотВетстВии с местными инструкциями, 
согласоВанными органами /осударстВенного пожарного надзора.

Указания к произВодстВу работ
Проектом предусмотрено произВодстВо строительно- 

монтажных работ В летних услоВиях б  соотВетстВии с деист- 
дующими норматибными документами по ПроизВодстВу 
работ.

Монтаж сборных бетонных и железабетоннь/х Конструкции 
должен производиться В соотВетстВии со Сби0]р-/6-ЗО 
а Бетонные и железобетонные конструкции сборные *

Г  Л од к у стен Выполнять В соотВетстВии со С б  и/7 Ж - /7- 70 
„Каменные конструкции '

ГроВельные работы Выполнять В соотВетстВии со ем и /7 
16-20-77/*, ГроВля, гидроизоляция, пароизоляция и теплоизоляция
Работы по УстроистВу полоВ должны производиться В 

соотВетстВии со СИ и П И -б . /В-72„ Поль/. Пробила произВодстВо 
и приемки работ'!
Антикоррозийную защиту конструкции Выполнять В 

соотВетстВии со СИ и П2.03М'85~„ Защита строительных 
конструкции от коррозии/

Все Видь/ работ проиэВодить В соотВетстВии со 
СНиПШ~В-&0,, Техника безопасности В строительстве1'

Прибязан

7/нП.К
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Указания о о проиэВодстёуробот В зимнее Время
При производстве Всех ВадоВ работ В Зимнее Время рукоВодс/п- 

ёоёаться требоёаниями с.оотВетстВу/ои/их разделоё СП и/7 
1-22-87, СНиПИ45-76; СИиП]й-П- 78;СНиЛ£-/6- 80;СНиЛ/й-2б- 7д*

Проектная организация, про из Водяи/ая при Вязку проекта, долж
на ё  с-оотёетстёии с местными климатическими условиями 
Внести ё  чертежи данного тилоёого проекта необходимее кор- 
ректиёы и дополнен и я.

Произёодстёоработ ё  зимних услоёиях по чертежам, не имею
щим корректив не допускается. Зсе работы должны Вестись ё  
соотВетстёии с „ Проектом произёодстёа работ ё  зимних усло- . 
ёилх'! Лица, отёечаюи/ие эапроизёодстёо работ ё  зимнее Время, 
должны Ныть ознакомлена/ с перечисленн//ми СПиПи допални- 
тельнь/ми Мазаниями организации, Bt/полниВи/еи приёлзку лроек- 
та к местным услоёиям.

3  проекте произёодстёа работ на ёозёедение кирпичных 
стен должны Ныть приёедены мероприлтил о беспе чиВаю/цие 
чстоиуиёость пол оженил стен согласно СПиПи/ f7- 78.

Отопление и  Вентияяция.
Отопление служебнш помеи/еяииР/7 с расчетными температу

рами согласно СП и /752- 78 ёыпалнена ё  дёух Вцоионтох:
Зариант / - Вариант с элекяроо/пеплением, В  на уестBe нагре- 

ёа/7?ельник прибор ар приняты элекпропечи типа /7Э7~- Р  мои/. 
Ностьнэ ё  /кНа? каждая.

Зараан/п В - Вариант с Водяным отоплением, ё  кауестёе 
нагреВательных арибсроВ приняты радиаторы Лг/Рс?- ПН.

Отопление проиэёодстёеннб/Х яомеи/ении 8/7 Выполнено ё  Виде 
технологического алекпроподогреёа только помеи/енияПП/брбр кА 
ЭлекпраподогреВ ёкл/оуается па Услоёиям работ// абрудо Ва
ни я и аппаратуры ара температуре Внутри поме/цения 
PH70{6jк ё милее /синус 257с, и  следоёателзму Выполняется 
для расчетных зимних температур наружного Воздуха-36*6 
и - ВО °С  с рстанаёкой соотёетстёенно /грех и пяти алек- 
пропеуеЦ типи /7Э7: В. 7/а расчетну/о я?ем прит ру нружно. 
го Воздуха минус 20°6 электропечей В /?*/ /бёбдкё не требуеяя.

Вентиляция Во Всея помеи/ениях Р/7 /редусмопрена естест
венная. Обмен Воздуха осунуестё/лется ч р ез жалнэзиину/ере. 
и/етки f  В  санузле чрез Вытяжной ёоздухоёод с зонтол/J с 
неорганизованным притоком для служебных помец/ении чрез 
открыВаемые окна и рсртоукн и  ннрнльпрацин? чрез 
дёернб/е проемы, для ароиэёодстВеннб/х помеи/ении путем 
инрильтрации через дёерные проемы, Кабельные канал//и  
проходнб/е плиты и/имных мостоВ

3  трансрорматарных камерах приток Воздуха р г  анизо- 
Ван через жал/озинные ре/игтки, перепад между удаляя -  
Мб/м и  приточным Воздухом принят согласна /7УЭ р а ё - 
ным /5 °С.

3  помеи/ении Пб/fбfs/к б  предусмотрена /ринудител/нал оВоуии- 
но- Вытяжная Вентиляция с  пяти/ратным обменом Воздуха 
В  час с механическим побуждением от осеВого Вентилятора.

Приёлзон

_______________ _____ ИчВкс Г  i ;

407-3-445.87 ПЗ. !
Коп/робал и/а/а. '■ корма,77 Hi.
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С/хема э/ехтринесиая 
и рЗоруВоВоние на нпнряженин /PfeJxS.

//а напряжем и /3f6/x В принята оВинирная сел'//ионироВанная 
масяяним Вб/хя/о/атенем анн ВВум я  разгеВинитепями на BPs 

сеянии система с&рн//х и/ин. Р  хажВои сех//ии /рисоеВи- 
нена оВна пита/ои/ая и  В -7 отхоВяи/их пинан? траисрор- 
матор напряжения, рпзряВнихн и  сия о Рои трансррматор 
мои/ност&тс от 23П Во 63 Он ЗА  

/7а /роаусхнои спосоЗности питатои/нх хинин роситриз. 
раЗо/паи на 630и/бо/> А. /7  УстаноВхе /риннматотся хаме- 
р // АСР- 2 s s (Взамен енимаежих с произВоВстВа хамер се~ 
р и и  ACP-272J с УррентиВит/лт Значением ПсриаВиvecxou 
сос/лаВнятри/еи отнятаиаежога тана хоротхого Зо?А7//ма- 
ния Ра 23хА а  амапитурного значения Во 3 /х  А.

Вхема эпехтричесхия саеРинении преЗясматриРает раЗоту 
оЗоруВоРания на переменном и Випрямпенном оаеоатнР' 
нож тохе. Дня операрпа а оЗоруроВанием на 7>//пряжнен- 
ном оператиВнож тане на одном из ВВоВоВ /3/’6jx3 сре
дусмотриРается РстаноРча пннеиного транср/рматора 
соЗстВеннб/х нужд мои/иост//о 23хЗА, напряжение натра- 
20 яРяяется резерВм/м питанием схема соЗстВеинз/х нужд 3/7.

3  заВг/симоети от с по со ЗареэерВ/роВания питания и/ин 
ХЗ/Х/кЗ 3/7 Р  /роехте предстаРпено РРа Варианта схем:
Ох ем а/. Питание cex//uuР/7ао дВулграздея/но раЗота/аи/аж 
яиниям с АЗ/> на с ен//ионном В//хято</атеяе.
Вхема2. 77итание ' сех//ин Р/7 по ВРу м  яиниям, одпаиз Хотор//х 
яВяяется резерВнои^сех//ноннл/е разгединитеяи нормой/но 
замнннт///с АЗР на резерВнож ВВоВе. Вхема имеет ограни
ченное применение.

Вхема эяехтричесхая /рин//иаиаяенаА 
и оЗпруВоРоние //и напряжении 3/нЗ.

Ра напряжении 3  /ринята оВинарная, еениианироРанная 
аРтоматом на ВВе еенрии система сЗорн£/х и/ин.

Ритание cexj/uu и/ин асни/естРяяется от сияоВш прайс-

papMumapaPf подхя/оиенн//х н и/иту %4нЗ Перез аВтомат// 
АояичеатРо н на/рузха отхоВяи/их яинин оаредепян>тся хонхрет- 
Нб/лт проехтом арн приРязне проехта. Н7ансижая/на дозмо/х- 
оое хояичестРо отходяи/нх яинии по запоянсни/о н/нта, 
Ухо мпнехто Ванного понеяяЖа ///373 - /  Р  сяучае. УстаноРхи 
пинеяи Няниного осрен/ення рарно 20. Присоединение яинин 
К и/ином {? /к  3  /редУсматриВается /р с з  руЗия/нихи и /р е.
Вохранитепи.

Зеиенне сЗ/рнмх н/ии и/ита О  4н£ принято с учетом 
Перегрузи// енпормх аранср/рматороР Во 60у/о с проРр - 
Коа на терммеенуто н  Винамнпесну/о НстоаинРостб /р и  
трех риз ном Х/ротнолг Уом//но//и//.

Измерение и t/nem эяенароэнергип. 
б  Р/7 предусматривается зстиноВха сяеВз/аи/их нзжеритеяз- 

/it/х приЗаррР-'
/. Bvemvuxu техни/есхаго Учета антиВнои иреанмаРнои ояен/иро- 

энергии на питатан/их яиниях /PfeJnS.
2. Зоя/тжепри с перенято чатеяямн на жаждой сехиии и/аи /3/̂ /ЯЗ.
3. Вн/тернетр// на аитотои/их, отхоВян/нх пиниях и  сенинеН- 
нам Рнхятачатеяе /£>f 6/ хЗ.
/. Амперметр// на стороне / /ВиЗ сняоВего пранср/рА/атаро 
3. Зояотжетр// на Ная/Вои с ей//ни и/ин С?//хЗ. ;

Р /Т р  /реВназнаненном Вяя гороВсинх эяехтрнуесинх сетей, 
НстаноРна снетнихоР на пиниях /З/З/нЗ и  на сипоР/zx 
трансрсрматорах не ареЗхется. /В спунае применения про - 
ехта Впя пром//и/пенн//х предприятии Ро/рос о жеоЗхоВа- 
мости УстаноРхи сиетиихоР эпехпроонергии Вояже н р е  - 
и/а те с я  /р н  /риРязхе про ехта.

407-3-445.87 П5
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Рехеянях зои/н/т7, рРтрлгя/т/икя 
Р  Р/ТтОрЯЯп'ин хе?*г/*у/770имл 

//роенп/ом лреРномятряРяетех применение б  Р/7  опер//мир
ного переменного Я  Рш рхмхенного /пеня. 3  еоотРететРяя с  
тялобямя схемямя /сямер /CC/7-22S питание /яянон мпраРхе- 
них я  си гн а л и за ц и я  преРнемятряРяе/77гх п я  напряжения 
220 Рохет. Дхх Р77 н о  переменном оперятяРном /ноне пят я- 
няе преРяенятряРяе/псх непосреретРенно он? я/ян собетРен. 
н ш  них/с? Зин £>/7 н я  Рмпрхмхенном ояерятяРнопт /поне 
/лян/не от я /я н  еобстРеннб/х ниже? но Мерез Зхялся пя/па- 
ня х J5/7TH 75/7//.

//аяяуяе бЗ Р н о  u/янях собетРеннг/х няж Р обеснечяРяет Ро
ст  о/т? О Ч'НН/О НЯреН/НОе/776 ЯЯ/77ЯНЯ/7 Це/7£И 0ЯерятЯрН020 /770НЯ.

6/праРхеняе пряРоРомя Pi/нхто ня/пехея /7рояэРоРя/77ех м х/о- 
НЯЛ7Я б/пра&енях} ряспохя/неннг/мя ня р о с о Р а х  /сямер. рЛ/7 
Р/7е обтряРоРаняен ня  переменном операторном /пон е нпряР- 
Хеняе яряРаРамя Ропоянятех/нО ocau/eemPxxemex /енолномн' 
Рет роеннг/мя Р  я р я  S o p  ря/сх/онатехея.

Рбхрянях ЗЯЯ/ЯЯ7Я /реРхсмя/лряРаетсх Рсхерн/оя/ем  о б  гем е:
/  РяЗоня/7 пят я/оя/ях нянях Ршохнхетех без зяя/я /т / ео ст о
р о н // р р
2. //я  резервной  пят я/оя/еяняняя НятанаРхяРаетсн м анея -
МОН&НЯХ /77ОНО S/7X ЗЯЯ/Я/ЯЯ.

3. //я  еенцяонном Рб/нннзяятене нст янярхяряет ех моисянех/нох 

mOHOpOX ЗЯЯ/ЯП7Я.
Р а  о л?хо Реи/ях няняхх лреРясмлтряРаетсх манеямях/нах 

/77 ОНО Рях ЗЯЯ/Я/77Я Я  0/77СеННЯ Я  /77ЯНЖ£ ЗЯЯ/Я/77Я 0/77 ЗЯМФ/-
Нянях ня  земн/о е  РепотРяем н я  сягнян.

РР/770М/7/77ЯНЯ лреРнематряРяетсх Р  схеРн/оя/ем об  гем е.- 
/. 63Р  ня еенционном Рммх/оиятехе 777{У х З  f схема л /°/J
2. Р З Р  н я  р езер р н ои  пятя/о/яея хинин /ТР^УнЗ^ехемя / / "P J
3. 6 3 Р  п а  сен//ионном аРт ом я/пе 7}/гхЗ.

7

4. 63Р  обеспеченного пятянях собстренмях ннмр 7? /н З
5. 6/73 оРнонрятного Реяст Рях огяхоРхя/ях набей/но -РазРн/я- 
" H i/Х /1ЯНЯЯ /7?{6jx3.

/7ря пряРхзне яроен/ня ябгем рехеяноя эяи/яя?// я  яРт о- 
мотяня ех/поннхе/пех по ноннретн//м нспяряхм.

Т е  х ет ех я н и м я
Диспе/пургнии m/Hxmfrfsp, саРмеи/енняя ераелреРенн/пен/мб/л/ 

/7Унн/770м f£¥7  ̂ нреРнозноУен Рхх размеи/ених оператирно- р я с - 
пе/тг у ер  сноп схн/нб// р ?А У  района гороРсмнх эхентрниесних с с - 
/77с я  ян я CtfC о/лРгл£>//*/* преРпряхт яя эненаросетея н е - 
бох/шях гороРоР .

уреРне/чотреннб/х /раенталг помеиуения^/7 Роет от ояно Рн х  
розмея/енях onepumuP/о го  персоняня я  оенои/енях его  срер~ 
с/пРамя техенехяняня я  Рнс/те/яуереноя оРхЗя Р  объеме, /ре>- 
Рясмо/77реннрм„ //нс/7ринниеп но проент /ряРяня/о грроРенях я  
ЛРсехНяРях эхен/77ринеенях eesnen З б Р  & 7 - S 3  //я я эн ер ео  Ятгс/7 

ббя/ях яхри/яРб /7РМеи/еяям Рясяет я^оеного ннн/с/но еоехяР-
XXе/77 //ЗнЗ.М Я  РнХ/ОЯЯет777
— Риспетяерену/о
— ЯППЯрЯ/77//Н/0
— поме/г/енях о/7/ря/77прно -  Рг/езРноя ^О я гя Рг/
— Рспом020/770/?оное /70Л7еи/еняе
— с о н  я зех  я  н о р я  P o p

Дясяе/77Уе/?еХЯХ рясеиялгяня н я  яс/пяняРн// РЬепе/пяфогного 
Я/ЯЯ7Я я з  Реех/77Я пянехея /р я  ст янРяр/пноя /яяряне пом е
хе// Р  /  метр, я  Ряс/тетчерсного мяхетя с  пряберялгя н о н - 
т рохх я  я п пя рот ерояря Ряо я  /77ехороняРя ебхзп. Ляяяря/?- 
нях рясяя/77яня н я  (хотяноРни р н е й  Рясяет яереного поня/сом - 
/7ИОН/Г7Я яяяярят нр// /пенем ехпняня я  преРнем ят ряРоет ех м е-

ф я Рхзи н
{______

7/н6.а/
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сто для размещения ycmpoucmBa. программною автомати
ческого отключения конмутационнь/х аппаратовпо меро
приятию гражданской обороны (напольный' шар односто
роннего обслуживания роймером Зсог$сс*Ш0 на /йот- 
ключаемь/х объех/поЗ)

РВарийно -предупреди/лильна о сигнализация S PS//c[$JkB 
сдублирована с Выдачей сигнала 3 диспетчерскую.

Зыоор аппаратуры телемеханики и Выполнение прин
ципиально-монтажных схем на Р/7 Выполняется отдель
ным проектом Заснет черизаиыи а телемеханизации 
городских электрических сетей.

Собственные нужды РЛ 
Для латаная шинок оперативного тола,цепей осВеще- 

ння а обогреба РЛ, аВарийной Вытя/нной Вентиляции, под
ключения аппаратура/ телемеханика и осВеюителшго 
трансформатора 220/3$дольт предусмаприЗаеюся камера 
с аппаратурой собстЗеннь/х нижа заВодсшо изготоВле- 
нар Выполненная "3 габарит ах камер бсо~2$5,

Латание шин собстВеннь/х нужд камере/ осуществляется: 
-для РЛ с оборудованием на переменном оператиЗнон то
ке от дВух секций шин щита Q/кЗ по дВум линиям, одна 
из которых яВляется рабочей, другая-резерВнсй;
-для P/у с оборудоЗанием на выпрямленном операторном ше 
также по дЗун линиям, одна из которых-рабочая, поднята-

знобленному б

5̂1

Резервное питание Зключается автоматически при 
исчезноВениы напряжения н& осноЗном источнике.

ЗлемтрсосВещение и силоб&я насте 
So Всех помещениях РЛ принято рабочее осВещение но н&пря- 

оюений ВВо/220 Волш. Ремонтное переносное осбец/ение-и Sty трепа
нее- осВещение камер 600*236 Заполнено на напряжении SB Вольт

В служебных помещениях S качестВе источника ciema приня
ть/ люнинисцентные лампы, . В РЦ /0($)к& используются сое-1 
тоЗь/е карнизе/ камер XC0-2S6. Зо осе/ остальных помещени- 
лх осВещение осуществляется лампами неколебания.

Электроотопление служебных помещений Р/7 Выполняется 
с помощью электропечей РЭТ-В мощностью б 7кВт каждая, 
Включение электропечей ручное.

Для оборудования камер бС0~2$б предусматривается техно- 
логической, подогреб поношения РШо($)ко также с помощью 
электрических печейЛЭГ-4. Включение электропечей ручное 
или автоматическое при снижении температурь/ Знутри 
помещения ниже минус 2б9С. 3 остальных производствен
ных помещениях РЛ отопления не требуется.

РВарийно - Вытяжная Вентиляиия псл/ещения РУ/0($)хВ Выпол
нена принудительного ЗеистВия от осеВого Вентилятора, 
/продление злехтродВигс/пелем Вентилятора и сблокированной 
с ним элехтрофииироВанной Воздушной заслонной осущест
вляется от пусковой аппаратурь/размещаеной Впомещении 036.

Электропитание сети освещения, элострое топления и Вт 
тиляцни осуществляется от группоВых щатмоВ, разме 
щаемых 3 служебно-бь/тоВых помещениях.

Заземление и защита от грсзсВых перенапряжений
Заземляющее устройстВо Р/7 принято общим для напряжений fo/sj 

и й,Вк1 Сопротивление заземляющего ус/пройстВа долн/но быть 
P jS -|grV ЗОм В любое Время года. Расчет заземляющего уст
ройства производится при приВязке проекта Р/7 к  конкрет
ным уело Зиял/.

3  качестВе заземляющего устройстВа дол/нны бь/ть ост ь 
зоВаны естественные заземлнтелц, & при их отсутст/ии

йрИб$язан

— _j—
тш/------!—
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или недостаточности выполниетс я искусственное заземляю
щее устройство. Заземляющее устройство выполняется углуб
ленными заземлит елями из Колосовой стали, уклады даемой 
на дно котлована по периметру фундамента здания Рл { см. 
строительную? часть проекта/.

Углубленные заземлит ели о вязь/даются с магистралью зазем
ления, Зшалненнай в  проекте толь но внутри здания, в  двух 
местах.

Для Защит*/ обмоток силовых трансформаторов от волн пе
ренапряжений, приходящих с линий О.йкВ при наличии на дель
но- воздушных линий не экранируемых зданиями, S  намерах 
трансформаторов на вводах О, йкВ устанавливаются вен- 
тильнь/е разрядники Р З Р -0,5.

Д ля защиты оворудавания/о/д/кВ при наличии кабельна-воз
душных линий f'O/d/kS на шинах РУ  высокого напряжения уста
навливаются разряд ни ни РВО-Ю( б/н В. Пр и условии выполнения 
Р/7 таль на с кйбельнь/ми линиями на напряжении fo /s ] кЕ 
камеры К00-285 с разрядниками могут быть заменены на. 
камеры отходящих линий.

Для защиты здания 8П от прямых ударов молнии в  рай
онах с числом грозовых часов S году далее 20, на крыше зда
ния РЛ выполняется молниеприемная сетка с не менее чем 
дбумя спусками через 20 метров по периметру крыши здания 
( см. строительную часть проекта/

Мероприятия по технике везопасности.
Мероприятия по технике везопасности предусмотрены в  про

екте в  объеме действующих правил технической эксплу. 
стации электроустановок потребителей- Для предотвра
щения непрадильнь/х операций при обслуживании и ре
монте оборудования в  Р У {0 (6 ]кВ предусматриваются 
следующие мероприятия:

aj механическая блокировка am ошибочных операций б пре
делах каждой камеры КСО( выполняемая заводом- изготови
телем-
б/ запирание всех привода?? разъединителей заземляющих

9 *

но/кей сборных шин висячими замками в  соответствии с 
протоколом,утвержденным в  ноябре-̂  декабре месяце /9 7 7 г. 
заместителем начальника. 2л а втех у про б  лен и я Минэнерго СССР 

в ] окраска в  красный цвет рукояток приводов заземляющих 
ножей и замков, запирающих эт и привода и д  черный 
цвет заземляющих ножей разъединителей.

Проектом предусмотрел также комплект аснавнь/х за 
щитных средст в ла технике безопасности. Дополнитель
ны е Защитнь/е средства должнь/ ббть установлены в  РЛ  
в  соответствии с  местными и нс тру к  ц иями по технике 
безопасности.

Указания по привязке проекта.
/. Произвести расчет токов короткого замыкания на шинах 
/о ]в )к 3 и. проверить возможность привязки проекта по устой
чивости оборудования и шин/С?/б]кВ к токам короткого замы- 
к они Я в  конкретной сети.
2. 8ь/брать вид оперативного тока РЛи схему электрических
соединений Pd/ofs/к в  с учетом тока питающих линий. 6 бь/дран- 
най схеме заполнить бликиL__ /} ё  приведенной таблице вы
брать тип предохранителей в  цепи {о(б(кВ силобь/х транс* 
форматоров. Ненужные схему и графы таблицы зачеркнуть.

3. Заполнить блики на схеме электрических соединений 0,йкВр 
решить вопрос об установке панели уличного освещения
У В  соответствии со схемой привязать чертежи планов РУ?о(б(к5, 
щита о/к З  и узла ■ силового трансформатора (ненужное за
черкнуть/

5. Определить необходимость установки разрядников на напря
жении {о (б ] и 0,8к 8. 8 случае, если разрядники не требуются, 
вычеркнуть их из схем и планов установки оборудования.

Привязан
1— \

\ннвб ZJ:~jЩкт,40 7 -3 -44 5 .87  ПЗ
КопираВсл Большакова

гг/e s -o / *



При необходимости Хамеры Хср-285 с разрядниками но мааря- 
жении/0(б)к3 могут быть заменены Комерами отходящих линии.
6. Зыаолняетсирисует заземляющего уетродстба с ууетом требо- 
бании/7УЭи на чертеже алана заземлении, ори необходимости, 
^наносит наружный контур заземлении Р/7, бклн>уан>т элементы 
его £  бедомость потребности бматериалах.
7. Определяется необходимость защиты зданииР/7от примь/х 
удороб молнии с ууетом требовании /7НЭ. 3  слууае, если защ и- 
та не требуется, быполненнУ/о молниепрнемну/о сети у  ни  
хро£ле здании £  строительной части ароехто быуериннть 
и  скорректироботь бедомость потребности бматериалах:
8. Решаете и  боарое Нстанобхи суетуихобна отходии/их ли
ниях /р[б)кб U  еилобых трансформаторах £  елууае применении 
ароехто дли промышленных apedapuamuu.

9. £  таблицах раздело, 0 6 "Альбом! ароехто, бы брать абщее 
холиуестбо электропеуеи для технологиуеского надо греби 
оборудабании, соотбетстбутщее наружной температуре боз- 
духа ао услобиим арнбиэхи, после чего бь/полнить арибизху 
Чертежей отопленииразделапЭМ/дльбамХ ароехто.

/о. S  со отбетстбии с бышеоере числемнь/ми указаниями по 
арибизхе ароехт о корректируются хабельные норм аль/ 
Хонтрольмь/х и  силобь/х кабелей, и х  раскладка. /рибизыба- 
/от ей спецификации оборудобомии и  бедомости потребно
ст и б  л/от ериолах.
//. Определить объем защитных средстб б  забисимости от 
систем/ организации эксплуатации и  местных услабиц 
схоррехтиробать спсцирикации оборудобомии.
12. 3  соотбетстбии с указанием забода-изго/аобитехи химе
ры  Х ер-285 аостабли/отси поштучно или блохами доарех хи
мер б  блохе. Зло уна и  аостабха аозболиет осущестбить индус
триальный м ет од монтажа оборудобанин P£f-f(?f6jx3.

'I

S

/О I

Оснобныё технихо- экономические аохазотели 
. ( б  сравнении с  аналогом)

ш
А 7

Поименобоние показателей
£д.
изме
нения

/7о ардс- 
табленнот 
проекту

/7о проекту 
аналогу 

б?407-3-357.29 
7шгеЛМХ-2ТН-Я

/ Проходная мощность мЗХ П  3 /7,з
2 Площадь за  em pouxи MZ 268. 22 262
3 Общ ая площадь м г 2/0.02 2/9

б  /пом числе:
площадь диспетуерехого зала M Z 54 32

б Строительный объем м * /22f. 74 //66
5 Общая стоимость строительстба

тыс.
рз_б,_ 61.32 6/66

б  том числе:
строительно - монтажных работ тыс.

[руб. 3/.OZ 30.77
оборудобанин '/т/с.

охО. 30.3 30.89
е Построечные трудозатраты чел.У. 3322.72 480/28
7 fo/хед оснабных строительных натериалоб

7./ Цемент, арабеденныи х  марке м4о0 Т 38.76 57
7.2 Стальррибеденная х  хласеанИ’Т ч  Cm. 3 т 3.707 5 ,5
7.3 Бет он и  железобетон м 3 /30.80 /32

б  том числе:
монолитный м 3 34.63 43.9
сборный м * 96./7 88./

7,4 Лесоматериала, прибеденные х  хруглону лесу м 3 7,78 /3  3
7.5 бираиу тыс.шт. 90.6/ 764
8 Эксплуатационные показатели

2 / Ра сход тепла на от опление Шл/у
кЗт

/8263 
24./8

4/000
48

22 ботпебная злехтриуеская мощность кВт 24 37

Принятые б  проекте техниуескне 
решении и оборудобанне соотбетст- 
бу/от нобеишим доетижениим 
наухи и  техиихи._____________

77рибязам

~3нб.л/

4 0 7 -3 4 4 5 .8 7  ПЗ

22/ео-а/ р
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Ведомость чертежей основного комплекта марки АС

Аист //ааменабание Примечание

1 Общие донные (начало/
Z Одщие банные /продолжение).
3 Одщие данные (окончание/
* План на отм. 0,00о.
5 Разрезы f-f. 2-2. Узел I.
6 Фасады.
7 6едомости перемычек.
8 Опецификаиия перемычек. Сгеиификаиия элементов

заполнения паоемаб.
9 Схема расположения закладных злементад.
10 План л ал од. План кродли.
И Схема Расположения Фчндатентобдля температуры-20*С.
12 Схема расположения Фундамента#для температуры -го*с.

Сечения A/V б- б.
<3 Схема расположения Фундоментобдля температуры-2о°с.

Сеуения 7-7* 12-/2.
/4 Схема расположения фундоментоддля темлературм-зоЪщСбс
15 Схема расположения Фондоментоб для температуры-збе-удс

Сеуения f -f *  6-6.
16 Схема расположения Фундамента/для температуры -ЗОЫРс

Сечения 7-7-г 12~12.

Тилодой проект разработан б  соатбетстбии одейстбую. 
щими нормами и пробила ми и пре дуста три бает меро
приятия. одеспеииба/ащ це пожарнут безопасность
при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта. к&ш&$ / /Срасин/

/ /

Ведомость чертежей оснабного комплект# маржи АС

диет Шименодание. фимечанщ

/7 Схема расположения кабельных каналад.
1S Схема расположения лли/п покрытия кабельных каналоб.
/9 Схема расположения ллит покрытия и парапетных плат.
20 Схема расположения горизонтальной диафрагмы.

В  е домести спецификации.

диет Паименодарае Примечание

8 Спецификация перемычек. Спецификация элемент адзапапне-
нир проемаб.

3 Спецификация к схеме раслоложения закладных элементов
11 Спецификация элементо§ к схеме расположения фундаментов
/4 Спецификация элементов'к схеме расположения фундаментод.
17 Спецификация эпементоб к схеме расположения кабельных канале/
19 Спецификация элемеятоб к схеме расположения плит лок/ы-

тия и парапетных плит.
го Спецификация изделий к схеме расположения геризонтальноЬ

диафрагмы.

Рн&л/е

ТюГ

Рчк. Zf
КГЛПЛ:.

Красин №
Нас ста СтрежнеР

Уапучлснн
ХСЛЛУПЛНП
Калинине

JhZ-
Ш -Хм̂с-иЧ]

/?робязан

ТП 407-5-V&87 АС

Распределительный пункт, о/ек 5 
для городских электрических 
сетей. Тип С РЛК- 27м f-Д.

Стадий Л иск;

Сдщие данные (начала]

РП /.
Лисядд

га
Hi/нжилконхоэ РСРСР
гипрокомм  ч'-:зг{?г-гс:(
uScHcdckGC .■•ndsnCHuel

Копир еда л Ральсилы да. Формат ад 
Ze/Qjr-o/ At.



tv«о
$Sb

$ h 
£ £

1£

I
t i l

Ведая ость ссы арчны х документов Ведомость осноВных комплектов

Обоз на чение /4 'сшменоВание Примечание

ГОСТ 0629-74 ДВери дере Ванн не Внутренние Эла  
жилых и общестВенних зданий

ГОСТ ftZ fif- 7S Окна и балконные дВерй дереённные 
е дВойным рстеклением длА жило/х 
и общественных зданий.

depuA4.038.4-/ Bt/n. /
Перемычки железобетонные длл 
здании с кирпичными стенами.

с ери а  2. 850-20Bi/n. 2 Узлы стен из кирпича одноэтажных̂  
зданий промышленных предпрнАтий

ПОСТ 43573-73 Влоки бетонные для стен подВалаВ

Шшрр О- 542 Вып. 08
ПлитыраНобые железобетонные мно- 
а  опустотные предварительно напряжен, 
кие стердоСого безопалуерчного терм о - Сания Высотой ггОнн Оля перекрытии и 
покрытий многоэтажнь/х жилых оби/еск 
ьеннь/х и производственных зданий.

ПОСТ $786-30 Плиты парапетные железобетонные 
для пРоизВодстВеннь/х зданий.

ГОСТ48428-75* Листы асбестоцементные плаские.

Серин 5. 800- 8/7$
Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструк
ции инженерных сооружений промыш
ленных поеоаоиятин.

Серин/. 300 -45Вып. /
Унифицированные закладные изделия 
железобетонных конструкций для креп 
ления технологических коммуникации и устройств.

' Серил <458. {-2
Плиты парапетные железобетонные 
длА производственных зданий. Мате
риалы для проектирования-

<24Ъ. < -4
Плиты плоские Железобетонные длиной80, 
410,130и 180см ормираВанные сборными 
сетками из стали класса BP-X -

ГОСТ 28698-84
ДВери дереВянные наружные для 
жилых и общественных здании.

Обозначение

АС Архитектурно- строительные решения
6П
06
ЭС
ЭМ

/■/аыменоВание

Внутренние ВодопроВоди конализаииА
Отопление и ВентилАии/?
Электроснабжение
Сшобое эяектрсоборудоВание

Примечание

Т П  W -3-V & 87 А С

длЛгородских электрических 
Сетей. ТипЕРЛК-2ГМ4-Л

для?/!*ЛистЛистоВ
Г>/7

Г/и/мгилкомхоз ртрср
смпрокомиунзнерго0РНоБ?хп/> л ......

Во/и/роВап П/ии/кина

jjf* А> " М-"М IUШШйбсхре e>,rfr  
Формат Л 3

zz/Af.-as &



Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основною комплекта марки 6С

1
Наименование группы Код

бол., м3 Лринр-
элементов конструкций ъ-гесЫо’сЫо9йчание

л Блоки стеноВые 533500 56,*4 sop spec
Z Перемычки S32 S3 0 *,74 *(дб ш .
3 г 1 $ 584211 2'*$ 2,*б г, *6
4 Плиты Покрытия 534**1 3f(32 37,3235,31
5 1 I п> 1 53**3* 0,3* 0,31 o,si

Всего бетона и железобетона 91,97веруS3,Si

ОсноВнь/е строительные показатели ■ \

Ноименобмие t=-20'C Ь-ЗО’Сt :-4ot
Площадь застройки, мг 263.6126S.22 272,69*>IIi Я01, $5 *22*7* Я42,*0

Ведомость отделки помещении 
площадь мл

Наименованиеши
номер

помещения

Потолок
Стены или 
перегородки

Низ стен или 
перегородок (панель ) Примечание

Пло
щадь

~ 1 Г
отделки

шо~
цт

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

сиес
та,
мн

№ з з тшШнйе,тюч*мoff, MiMowMswep noMtui&Hui. тмрур
Щ$7

Затирка окраска сцм/. АЩЮиКр&С- 
кои

m ot
SOS,2

Затирка окраска сши 
*аг%би крае- кои

— — —

КРР AW--1-----------

Диспетчерская 53,9В То же Щ 76 
$5.2$

Штукатурка окраска еиЩ каткой краем 37.0 Масленая
окраска 1800

Санузел 3,39 То же uo.oi
37.32 То же 1S.23 Метлахскаяплитка *т

ПриВ&зан

З Ш Ш :

ш ~АOtLClW \кШ&
Л КПП? Л

. /Ж^^иЩмТ^А.^ „
. /̂ L. L-‘i: '

ТП *107-3-Ш 8 7

” Раапредшьтный 
&1# гсррескик.dw lopoffCKUjejrtK/npuwcwx еще О Гоа с ршс-Ътм *• л .

Общие данны е(окончани$$Щ ^'гQi

Копире ЗйЛ Урсиик С
__UК г. ос̂ кд $ " 'PL

gоряъ.'г КЗ



Температура -го'с -yfc -40*

Толщина стен о, мм ZSQ 380 510

°  3 .  М М 380 510 6ЧС

i
дедом ость пpot м o& Sop от и дВер ей

Марка,
паз. Размер проема, мм

1 ггаох гз?о

2 1 0 1 0 x 1 3 7 0

3 1 0 1 0 x 1 3 7 0

ч 1 5 1 0 x 2 3 7 0

S 8 1 0 x  2 0 7 0

S 7 1 0 *  2 0 7 0

7 1 0 1  О х  2 0 7 0

8 1 0 1 0 x 2 0 1 0

1. Ъа отм. 0.00 принята отм. чистого по од диспетчерской, что соот -
ёетстбует абсолютной отметке • I___

2. Кладку Внутренних и наружные стен 6 ест и одновременно.“. Над проемом для гкалюьийнойрешетки ЫК-1 при кладке стены па оси А 
проломать арматуру из 4 р8 A Iдлиной 750мм.

ПриВязан

Он б.д  г.

Т П  W - 3 - V 6 . 8 7  АС

Распределительный пункт fO/бкд 
для городских электрических 
сетей. Тип Л РПК-2Тм1-Д

План на отм. О. ООО

КопироЗал Гаьина

Стадии Лист ZlucmoB
РП

Минмипкатоъ РссрсР 
ГИПРОКОНМ УНЗНЕРГО
Оааноёскдр отделp h u p

Формат АЪ
£2/ддГ-0/ / j-
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Разрез 2-2

ПО z s
2.43D-ZQ231

6.200

3.360 ъ  

------------------ ^ ,

B.S10 ~ Т ~

- 0.300
Ур.З.

по И 
'г.ьзо-ш.#

*Я=

Слой rp aS u n fro cr 8 2 6 8 -82) т о л щ и н о й  / О м
на битумной мостике.
Зслая рубероида марки ркм-Збое ш и
РКМ-350В (ГОСТ 10923-62)
Стятка-цементно-песчаный растВор М 5 0  i 5 h n
Плитный утеплитель ( сн. таблиц У)
Сборные ж ел. ест, плиты

6200

НО

вперен.

0.000
ЛиНр.ч.п.

13500

Ф

Температ ура •20’С 'ЗО'С ■to'c

S
s

s
L

-
S

*8
^

S

a
la

ir

}/:еО О К Г С /Н л
л ?0,ZV<koX/hm>c ТО НО 160
у  е GQOKCC/н Л  
\ : 0 2 2 ККОа!нМ'С. GO 100 140
>* 500кгс/н* 
Л= О.гоккал/п.ч’с s o so 120

Толщина утер 
лителя оля  сл чшебно- бы
товых пом е - 

щ е н и й ,  
н м

100 НГС/нъ 
1-0.27Ккал/нЧ,с 130 № 230
Х=600 кгс/нз 
Л*0.22ккал/н.ч*С 110 ISO ISO
X* 500 кгс/мз 
\'020ккал1нЧ‘С 100 100 n o

3/0
~*Г-о. soo 

Вр.з.

ф
ПриВязан run

Иач.стд.
К р а с и нД/О.
От.7mpewH£i

И. КОМ-Г.рПОЛЦУАЛиН

UHO./72
Тук. ослХалиь'ААин

1 \utnoAH. [Калинина

ш/и4*4

Jf-\-

ТП  W - 3 - ¥ t 5 .8 7  -ДО

Распределительный пункт ю/вкВ 
для городских электрических 
сетей. Тип £ РПК-2 ТмНД.

Разрезы Узел г.

Стада/} Лист

РП

Листау

Минмилкон
:пшрокоммунз!1£рго!
U G o h c Sc k c C о т д е л е н

Ко пиро Вал Морар>
T P /s j'-o /

Формат 

У 6  '
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Ведомость перемычек ( начал oj Ведомость перемычек {продолжений

Марки,
поз

П Р 8

ПР9

ЛР1Р

(/хемсг сечения

□

ъ

Переменные данные
7 t=-2P°C

ЛР6

Л Р /Г

PPf2

~ S l .

Ш Е

Лридяъин

Pyg.rJS

ran
Ивчотд
q  контр Рук 2 D.
Рслын

КрасинKOI
Шгрсм’неё 
СолоВье 6dcKQBtrf
Ррне.~о(Г

Ведомость перемычек(oKOHvaHueJ

Марки,
поз л ,ема сечения

ЛР6

ЯРМ

ЛРГ2

Дл/г t= -50° С

ш

Ш п

Д /tA t= -4 a °c

ЛР6

ПРИ

РР/2

ш

дам
ж

fcL

ш .

Т П  407-5-^.87 А С

/ 7

Распределительный п у н к т  ы /£кВ  
$лл городских электрических 

сетей Тип]1РПК-2ТМГМ
2и?1чл

Ведомость перемычек

РП
/fuc/n /fuc/ооё

Миняи* KOUXС5 РСФСР '
гшрокпмм^менш \
apphcPcKce с.’--'г г 'Гг/ ,<■1 ,

J МопироЯил Ши&ики.у .-.' Фермат *  5
2Г/йР'<¥ /Я
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40
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45
,8

7
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С'пецигрлклнил леремь/чек

Мерка,
по> Обозначение М л л  к? ело Ванне f a

Лесса
еб.К2

§
1

fa / !t‘ -z e ° c

/ <038. / -  /  Вш. / 2Л525-3-Л 7(7 703

2 То же ЗЛ527-8-Л 2 780

3 // 7Л673-/ 70 25

4 # ЗЛБ16-37-/7 5 702

5 » т а ю -* 70 20
в « ЗЛ5/3-37-Л У 8 5

7 л ЗЛБ 2 7-8-Л 3 737

а и 2Л 5 13-3-/7 75 8/

O/rj? t s-3 P °C

/ 7.038.7-7 Вш ./ 2/752S-3-/7 70 703

2 То же 3/7627-3-/7 2 780

з // 7ЛЗ 73-/ 77 25

4 # ЗЛБ 78- 37-/7 5 702

5 V 7/7670-7 70 20

в « ЗЛБ73-37-/7 В 8 5

. 7 а ЗЛБ27-3-Л 3 737

3 4г 2ЛБ73-3 -Л  . 78 8 /

O f/ t* -4 0 oC

У 7.038.7-7 Вш .7 ■ 2Л Б 25 -3 -Л 70 703

2 То же ЗЛБ27-3-Л 2 780

3 е 7ЛБ73-/ 72 25

4 /г ЗЛБ 78-37-Л 5 7£?2

5 и ~ 7ЛБ70-7 70 20

в '/ ЗЛБ /3 -3 7 -Л 7? 8 5

‘ 7 // ЗЛБ  27 -8 -Л 3 737

8 '/ 2ЛБ73- 5-/7 27 87

Специрнкацил эпсментоВ зрпоянення проемов

Марка,
лоз. Обозначение НашченоВоние Коп.

Масса 
ед, кг

Лрине-
ианае

/ -АСЛб-1ж борет а 3-1 ж 2
2 ГОСТ 2*698-87 /Верной блок ЛН2*-/ог 7
3 ГОСТ 2*698-37 /Вернон блок ДН2*- ЮГА 7

4 ГОСТ 20698-8/ Л  Вернон блокЛ82*- 1ST /
5 ГОСТ 6629-7** Mjcdhoh блок Лггг-ЭА 7
в ' >ГОСТ 6629-1** ЛВернон блок:МТ21- 7А 2
7 ГОСТ 6629-7** ДВернойблок/Г2f- fOA 3
S ГОСТ 6629-7** /Вернон блок АГ21- Ю 2

0/7 ГОСТ 7/2/*- 78 Окно ОС 12-75 £

ВЖ1 -АСИ-ВЖ/ Жалюзи*нал в & . решетка От 1 Z -
В Ж 2 -АСИ-ВЖ/ Жалюзийная „ решетка ВЖ2 2
ВЖЗ - АС.И-ВЖ/ ЖалюзиА/ная .  ~ решетка РЖ О 2
ШМ-7 -АСМ-Ш/ U/um дереВянньш Ш /-/ 7

j

i\

ЛриВ/гзан

ЛнВ.а/° !

\Лсл6лн.РОПОСОВ

ТП A07-3-W.87 АС

сетей. ТилЖРЛК• 2ТМ1-Д
Слецирикацид леремшек. Олеуи. 
рикеуид элементов заполнения 
про е по В___________________

РЛ
/ист
8

/истоВ

Линж'илкрпхоз РСРСРгипракомм УНЗНЕРГО
ЛВано Векое отделение

РоГШроВяН U/UU/KHH# Pop МЛ/17 /  3

22/63Г-ОК /9

<
\
\
\

i<
\

J
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®+ d_

мн-г

Ы

t

#
гзвоо lJ 1- г

3
ы

®
2-2

MH-Z

М-2.

~ U
ЛН -{ мн-f

Ш § М-
МН-/

©
Слеццрс/кацая к схеме расположения заклаЛнь/х элемен/паё

Марка
поз. ЛЛозначение //ЛименаЛанме Кол. Масса 

еЛ. кг
Приме
чание

ЗанлаЛные элементы
MH-f -АС.И-МН1 МН-1 6 Ш
мн-г -Ас.и-миг мн-г г* 0.67
МН-Б АМ-МНЗ МН-Б г 12.72

5-5
О) ®

Устанаёка мн-г
МЩсл

ТП AG7-3-AA5.87 -АС

РаслреЗепшзд/гьний лулкт fo/dk& Ста#/# 
Зля городских злектричесрих 
сетей. ТилИрлк- ггмРД 
Схема расположения 
заклаЛнь/х элемента#.

Лист ЛОстоЕ
РЛ

Мимжилкокхсз 'Р1?-Су \ ГИПРОКСММ!.'!П.Мг Г-гг- 
НРлмОрСК0£ Cr<7£.i /О

Рос ,
Z2/6S-&S ро

Кал проба л Вола рокада
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Ф
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________________ 13S 00

0
Спиедг нокниеприенной 
Сегт\ки(сн.прим. п .З )

0>
П л а н  кроВли

©I

Ф
Спуск нолниеприеннай /  
сетки [сн. прим, n . i j

•W

1— 1 к ♦

: «

• 1

1

Спуск нолниеприИммой 
сетки [CH.npuN.D.3j

Молнцеприённая сетка 
/о н .  примечание п. 4

fiSOO

Ф
ПриВя.SOH

Ш И ?

20

Э к с п л и к а ц и я  n o n o i-

Н о и м е н о  
В а н и е  или 

ногър  
помещение 
п о  проекту

% АН еры т рап: 
форматоров 
щитоватЩ 
аппаратная, пс 
ношение Щ  
танбур коридщ 
биюногатель 
нов помещена

Диспет
ч е р с ка я

Санузел

Тип
пола

по
проек

т у

Сцена поло ш и  
номер у н а  по ecpui

фА//А

Элементы поло й  их т о л щ и н а

Покрытие-иенентно-пЕсчоный раствор ~£0т 
Подстилающий елой-бстон класса В 1 5 -Ю 0 н н  
Осно Ьанис-шотненный грунт е плотностью скелеп 
да <£ ТЧ &  с Втранбо ванным Внеео слоем щ е т  
или т м я  крупностью 4 0 -6 0 мм толщиной-/00* t

Покрытие-линолеин по ГОСТ Щ662.-73 - 5 н н
Прослойка-колодная м аст ика н а  Водо- 
стойких в я ж у щ и х . - / н н
С т я ж к а -д е т о м  кл ас са  в 5 ,5  -2 0 н н
Подстилающий сл ой - дет он кл В 7 £*- юонм

-------------- ' " 1нг с плотностыоосе -
неео слоен щеЪ*) 

.тыаЧОГОнн то л щ и н о й  - ЮОнн

Покрытие-керонинеские плитки по РОС Г  
6 7 6 7 - 6 0  р р -  /3 нм

Заполнение uiboo-ц е м е н т н о -п е с ч а н ы й  
РастВор М 150

Прослойка- цементно-песчаный растЕар Н150-!5нь 
Гидроизоляционный слой-Зслоя иъола ш и  
гидроизола на прослойке из битумной мостики 
Подстиюющиаслой-бетон клосса6 7 5 - / 0 0 мы 

) воние- уплотненный грунт с  плотноспюскела г 
тнбоьаннынонеео слоен щеоня им 
\юЧО-йОнн толщиной -  т о н н

Площадь
поло,
м *

63,&

53.SG

3.33

1. Необходимость Выполнение нолниерриённой сетки ем. общ ие у ка за н и я  по 
в электротехнической части по приВязке типового проект а.
£• пьлниеприенную сетку Выполнить из арматуры фдАГ. Расход арматуры -  M S  к г
*  С5ткУ соединить а  контуром заземления-
М.о нструкции пала тип2 подстилающий слой из легкого детона с ^ - 1 2 0 0  к ф *

ru n
Иач.отЗ

Р.УС Гр.
U споли.

Красин
C m p s /ffu e i j%Z

И. контр .Соловьев,
Соловьев
К о л о со в

Т П  4 0 7 -3 -^ 4 5 .8 7  АС

Распределительный пункт Ю/бкВ 
дли городских э л е к т р и ч е с к и х  
С ет ей . Ти п  К  Р П К - 2 Т м / - Л

План  полов. П л а н  к р о В л и .

Стадия

РП

Аист

10

Аистов

Пимнилконхоъ РСереи 
ГИПРОКОММ ЫНЗНЕРГО 
ивановское отделение

КопироВа/л Морарь сРорыат АЗ 

2 Z /S S -# / 2 /
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fa
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№?!4П0*** tJfO диъ на отм. Спеиирикация элементов к схеме расположения срундаментоВ

* Г
ъфНЩН - J  . Щ В 

ад
А

ms

__________________ 1 _______

гт*

Марка.,
поз. O ft значение Наименование кол.

Масса
ед,иг

Приме
чание

Сбоонь/е элементы
ФВ6 ГОСТ 13573- 7 / Влок стеноВой ФдС26. бS- Т sy 6S30
Ф52 а л ФдСКб.б'Т б£ 790
Ф53 // - Ф5С35В-Т Ш, ' 530С/Г. Пр1/Л
фбь // >> Ф5С33.5-Г 7 350

изделия закладные
Тб- ГОСТ 1333-30 аеИсгшмемг. 2fy600£*63fC 7 66,7
Т2 // - г-.гозв 2 62,S
тз ч " U2B20 62 14-52
ТВ // «  £-3130 6Р /о б А
Тб' // // ХубдОВ-ТРбО 3 15,S3
ТВ' // * £:3fSC 3 27,60

мзыв 3. 4-00- е/75 so к ложное ММВ -Вд ZB В в МАГ.
/ •**+ /• Т */*•//, 0 -TUb/nUbV ffU'/U VU L U C/tncUi,P>U4j 7///ь'г

соотбетстбует аоссмво/пнои отм, 1
2 3осыпку котлоВана производить только поме уклады и углубленного 

заземлителя и оформления соответствующего акта но скрытые 
работы с подписями электромонтажной, строительной и Эксплуа
тирующей организаций.

3 Сечения б-бгВ-б, а-а см. лист 62,сечения7-7г62-62см. лист 63.
.  ̂Приямок Выполнять только при Варийнте с Водяным отоплением.
\Js 5 количестбо блокоВ В скобках Вано Зля Варианта с Водяным

отоплением.
6. Пей поЯошбси <рун банен mob предусмотреть 

щебснОЧиу/с по&сотобку h - 100 пн

РоаоинЩит

Халиуллм iCif'- 
’ХКТиуллннЗТ

ПриВязан

UHS.MC

Т П  ^ 0 7 - 5 - ^ 5 . 8 7  АС

Распределительный пшт 6С/£*Ь СтаЗЛ Вист\ АистоЗ Зля городских злектрмесАих 
сетей П>* црлх-ггмт-А"
Схема /хюполшения Фунда 
ментсб для температурь/2о°С

РП I Н ! .
Идь-&£Х/ЛРЛГГ.'~
ГИ<РОКОГГ|Ь'ч^к иЗамЛеко*

копире Вал Трои;/::а я
гг/£б~-с/ л .
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1-1

Гидроизоляция

2-2

ГО.ОЗД-^

• О эоо
-t.soo M l <РБ1

хо .

—1~
Гидроизоляция

&Б1  1 * в <  |ТСЗ| J P B 1   ̂ |g g 3 | i : f g f , u i  I w j tPBi
ФБ( №&\9БЗ

6OG0 ЗЪ&О

. 19чо 116S0_L
S2U0 3320

©
зсо

©

5-5
Гидроизоляция lS ff0

0.000
J/Ур.ч.п

-и о о

6-6
IZO

- i r
0.000
~Ш1Г

Приёя:

инГЖ

22

Гидроизоляция

УрЪ̂

г /

о ооо
р̂р-ч.пV

I i*O.Z%
1&Р '

-(.2001

1300

■Ж-

§zS.
Ш гщ  _ „

- ГидрОШОЛЯЦ и>г 
/  ,0000 

vJ>ftV-/7

12 -1200
© -------

© 0

а - с г

0.000 
\ЕУр.Ч'П,

Рифленая сталь 
I Г* 6 “

М ИЧ-Чб 

Бетон
’ka.B.IS -U  so

Г

{.Гидроизоляцию  НА о т м .- 0 . 0 3 0  вы п олнит ь и ъ 2 *с л о с &  rutjpo- 
изоло но м а с т и к е .

2. Для Варианта о Водяным от о плением  на о т н .- (Ъ 5 0  Выполнить 
от верст ие 62Q*450ft>)

ru n  
Ноч отд-
Н. контр
Рус- гр.
Цсполн

К расин
Стрежня 
СолоВьеВ £ § £
СолоВьеё
Колосов

ТП 407-3-445.87 -/1C

Распределительный пунктю/6кВ 
для городских эл ест рических  
сет ей. Т и п 1  РПК-2.ТМ i -Д
Схема расположения Фунда- 
нентоь для тенпературы-20'е 

С е ч е н и я  1 4  г  6 - 6
Копироёол Морерь

Стадия
РП

Лист
12

Аистоё

Нинжилкотоъ РСФСР
ГИ ПР ОКОМН У НЗН£РГО
иВоно&екос. отделение
Формат АЪ

* 322/SS-C/
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7-7
Гидроиъсллиия

о . о ъ о --- р-
---- ± -  и -------------- . \  Г ' .../ . .. 76

о . з о о  Т Г7.7 слл- Л*05з| ф б /  1 Ф & / , !ф а г  \ф б ъ \ ф б / ...  \ Ф б /  \ Ф в з X
^  г Ф Б 1 ]ф Б З )ф Б Ъ т Щ > \ ф Б з \ ф 5ъ \ * В ^ К Ш ф б $ ф Б $  Ф Б /

ss|o Z7S O
| -/ .Z O O  - 1.700 1 

■ Ю Щ 10Ъ д .  Ъ 780 1
л  н

Л Ъ В О О
--f---- ------- ’

©

ъзо

®

8-8

-о.оъо —т
чЬ

Гидроизоляция

-О ^О йА ' М  ф£ /  \psz\ <рв/ \фБ2\фБА ФБ/  \ф5& Фб /
-/.БОР.

Ф б / Фб / Ф Б Г фв/ фа/ Ф Б /

4 3 S O O *це.

ЛриГлэан

ИнБгП

83

10 -1 0

Н -Н 12-12

Гидроизоляция

£ЗиГв ш

''К? ъо°
У\фБ*\фБ/\ J7 s0p•

33',, 4
©

Гидроизоляцию но отм.-0.030 &ь/0рлнит/> и з2  *слое$ги/роизоло на мостике.

П /Я
Ноч.тд
Н  контр
Р у к  w
Яс/голн

К р аси нкр,
cm'треЖнеГ
СрлрГзсГ  I 
Ш йШ К
КсльсярЛ.

’î £CUp

ТП 407-3-445.87 -АС

Р а с п р е д е л и т е л ь н ы й  п у н к т  /& /б к Р  
д л я  г о р о д с к и х  э л e к f т т j p u Y e c x u X  
с е т е й . Т и п  JL  Р П Р -2Т М / - , "
Схема расположения рун да- 
нентоВ для тенп&рогнои - ?C V  

Се v  ен и л  7 -  7 f  / 2 - / 2 .

Стадия

РП

/1ист

/3

/furгг о Г

Аалирсоач U/ишкимсг Форъа.

__________________ 22/6S-0 /______8 4

Минлгилкомхоз РГ%ЭС>-' 
Г Ш 1 Р 0 К 0 М М  W  С,
\UfoHoScHoe ofrp  /. { j
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Слецшрикация зленентоб к схемам расположения кабельных канолой

Марка.
лов. Обозначение Наиненобани е Кол.

Масса
ед,кг

II41
Нселезабетанные элементы

П1 ТП407-3-№5.87-АС. И-Щ Плитаперекрытий П1 120

Изделий закладные
МИ-5 -АС. У-МН-6 изделиезакладное МИ-5 И
МН-6 1-400-/5 То же MH/0Z-6 26 0,7
МН'7 и п МН101-6 35 0.6
mh- s 3. НОО - 6/76 в МИ4-46 50,5 4,4 л.м.
мн-э и п МИ 4-25 51.6 6,6 п.м.
мн-/о -АС.И-МН-10 и MH-/0 4
lUi -Ас.и-шдг Щит Щ1 9

Ш 2 -АСИ-ЩШ // Щ2 3
i т 3.77 л.м.

Тб ГОСТ 1010 4-76 * Труба ф 53*1,4 В-500 10 0.89
Т 7 ГОСТ {0104-76* То же 2- 840 1 1.5
Т 8 ГОСТ /0 704-76* в е-/з9о 1 2,47
T9 ГОСТ /0704-76* в е- /640 2 2.92
Т 10 ГОСТ 10704-76* в б- 2040 2 3,63
т и ГОСТ /0704*76* е е - 1740 / 3,f
Г/2 ГОСТ 10 704-76* // е-ззоо 2 5,87

ГОСТ 5781-8Z* сталь . _. 
арматурной фЗАТ 31.3 0,395 Л.М.

Сечения 2-2+ 4-U см. лист М-18.

ТП  407-3-¥f5.87 АС

Распределительный пункт ю/бкбЙптодиЛ л ост 
еле го, сетей.ородскир элект рических  

й. Тип и РПК-2ТМ 1-Д.
Схема расположения 
кабельных канал оВ.

РЛ
Листай

IV
ТПшкиТкомш персе
г и п р о к а м н . т :;!С
И бо но белое сп д е с а н т ]

Тбсл upoSa/t" "б  слеша кобо. Формат А 3
гг/а с г- л / др
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Сяе нл р а с п о л о ж е н и я  
п л ит п о к р ы т и я

ОтВерЗРО

J.-Ы2.0-030
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Спецификация оленентоВК схемокрасположения плит покрытия ипарапетных плит
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Марка,
ПОЗ. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ко*

Масса
еу .кг

Приме
чание•

П ерем енн ы е В анны е
для Ь * -г о ас.

С Б арн ы е. эл е м ен т ы

ги Шифр 0 -3 1 2  Вып. Ц покрытия МЗЗ-#*/0 ВрВ (в) Г 18. 1S70

П2 Т о ж е То ж е  1П5Ш-зрВрЛ®Т 9 2430
ЛЗ t ч 4пеа<5-ябрп(5)т 9 8 3 6 0
ПП1 V 0 C T 6 7 6 S -6 O мрапекная ПП1д,Ч - Т 11 120
IW 2 Т о  ж е То ж е  П ЯЛО  4 - Т 2 8 0

АА*и-зо°с.'1/о°е.

щ Шиерр 0 -3 1 2  8ы п.4 п а р т и я  тз$.1!Н01рП(ф 18 1S70
Пй Т о  о к о Т о ж е  mSUS'5Bp7(sjT 9 2430

пз // п 1П 60. iS-S8pn(5}r 3 I8 6 0
n n i . ГО С Т G 7 6 6 - & D Шита _  

парапетная ПП1Ь.Ч-Т 10 120
nnp Т о  ысе То ж е  П П  10. Ц-Т Ч S 0

Постоянные данны е
Соединительные аленеюь

M l Ш ифр 0-312.0-080 н а э е 0,48
М 2 - 0 3 0 М С 2 18 <33

ГОСТ 5 7 6 1 -4 2 * арматурная tpiSfJ 8*1040 48 Ц 9Э

I  Плиты покрытия Выполнять из Жетона марки F 5 0  по морозостойкости.

ru n
Haumd.
iH-KCHTf

К расин  
СтргтчеИ 
Соловьев

■ЫГл ”j Рис. гг Л C c T c f t c t  Т ё -Zp,
Uenoini EdhboofTTK*

ТП k 0 7 - 5 - ¥ t 5 . 8 7  ДС

СтадияРаспределительный пинкто/екВ 
для городских алсктрическт рп 
сет ей. Тип 2  РПК-2 Г м  {-Д

■ Схемы рсш ю лот ених плит 
'■ ^ г 3-1 покрытия и парапетных
■ — ^  плит. 1

Jucm Листов

. 19
Ни ИМ ил KONX 03 PC f C P
ГИПРОКОММ,-!-!?^Гг(;
ивановское отдел ени'.

Хпг.ироёал Марорс- ЯЪрыатА 5
30
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(4пецирикация изделии к схемерасположения горизонтальнойдиаррагми

Марка
поз. Обозначение 4/амменоёание Кол.

Масса
ед.кг

Приме
чание

Детали

/ 6 31,23

2 в 1.33
3 Листы асвеетоценентныеПЛОСКие ЛП-П-(2К08'(0 8 20

2.800,

<н

®
Лриё/гэан

ГИП Красим 
mv.cmd. Стрежнев.
в.контр. 

_ Рун. ?о.
Хвлнзилин J 
X ал и нал и н .

ТП A07-3-W.87 АС

Целом. \Калининтё£ииЖ̂

г UO/ 1*T/ liCSJ0nP i*4 л ? п к п / ш'т’/ с ж  L/
дм юродских элемтри ческих 

'  сетей. ТйаЛ Р/7К-2ТМ/-Т.
. Схема расположения 
-  горизонтальной диаррагмь/

Р/7 20
Минжилкомхаз рарср
ГиПРОКОММУНЭНЕРГО
ИёаноВское отделение

Копиро&ал Ц/ии/кина Рормат М3
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ЗеВамость poBovux чертежей оеноВнОго ком пл ект а

-Лист Наименование Примечание

/ ОВшие Ванные
В План на атм. 0.000 Схемы систем 3  fu  К  /

•

Ведомость ссылочных и прилагаемых ВокументоВ

ОВозначение Наименование Примечание

Прилагаемые Вакнменты
В к. В К 8еВомаст& потребности В

материалах
В к. со 15*1

з /

Основные показатели по чертежам ВаВоороВоВа и канализациа,

Наименование
системы

Потребныйнапор 
на ВВоВе

Расчетные раехаВы УстаноВтал мощность электро- . 
ббагашлеи 

кйт
Примечаниемз/

/сут.
М3,
/У %

WUпомореЛ/СТ
Хозяйственна-

питьеВоцВодолроВя 10 0.25 ОМ 0.24 — —

Бытабаяканализация 0.25 0Л6 Г. 54

Общие указания
/ TpyBonpoBeBsi системы хозяйстВенно-питьеВого ВаВопраВпВа Выполняются 

из сталмых ВоВогазолроВоВных оциккоВанных тру В ла ГОСТ38 $2-75f  
ВваВ ВоВопрпВпВа-из чугунных напорных труВ класса.,̂ *по ГОСТ3583-75

2. ТруВопроВоВы ВытВай канализации Выполняются из чугунных, капали- 
зациомь^х труВ па ГОСТу $542.3-80.

3. ТруЗспроВаВы, лраклаВыВаемые Внутри помещений; окрашиваются 
масляной краской за 2раза.

t

»

I

ТилаВай проект разработан В слатВот- 
стВни с Вей cm Вутщими нормами и
праВиаами. ЫЬ
ОгаВмш анлкенор проекта "Красин

Привязан

Ш А___________

Т П  W - 3 - W . 8 7  В К

h iюродских электрических 
сетей. Тил ПРОК- 2Тм1-Д

Стадия

IВ1

СИП ^Красин кВаигР РП . j .
Ней omti §11 У ^ , 7 \ Я \
Н.кСН.ТРКОСЯК с n -^ f -

ОВщие Вннпые.
Ми ч жилкам юр f "tr ! 
ГИПРОКПММ УЧ?ЛГРГГ-; 
ИсансСсксе „.--и, - -  i

Рик гл 1 косяк .
Иог.ОЛп ’сосиска̂  -

ВсапцрсВал бсл&шаклВл ~  формат АЗ

ае/яг-оу 3Z
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' Привязях

Ин&гП

ГИП

Ряк.гр.
Исполн.

Красин
Нач.отд Стрежнев ,0с*
Н. конто Каояк

Коелк г

Цйт

г/асЛ,
5 5 ^ -

т ./К**- -

ТП W -3 -4 4 5 .8 7  ВК

Распределительный /унт м/БкВ 
для городские электрических. 
сетей. Тип й РПК- Я ТМ 1-М

Стадно

Плах ха отм. о.оао 
Оке мы систем Biuki

РЛ
Лист

Минжалкомш рсфср 
ГИПРОКПММУНЗНЕРГО 
идоноВскае отделение

Копира дал Большакова Формат АЗ
22/66п?/ 3$
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hem Маименобанче Примвчоние

/ Обшие донные (начало)
2 I1I41

1

3 Г й 1 ! 1

(бстанобка Электрических печей
4 План ни отм. 0.000(теплоноситель- бода)

бхема си с тем6/ отопления
5 Разрез/’'/, бхена сие тень/ 3£/. бхема ятеллобогя ноля
в О&ел установки и схема систем*/ 3 /

Ведомость рода vox чертежей основного комплекта Ведомость ссылочных и ари/агаемб/х докнменягоб

Обозна venue f/аименобание Примечание

-  /6 0 4 -3 0  б / Оста но био и крепление осебб/х бен-
тилятоооб к стооительнб/нхртт/хиихн

< 4 9 4 -*4  £2 Заслонки боздни/не/е нннтния
робоннб/е для систем бентиляиаи

/  4 94 -3S
1J

S. 304 - /0 Озли пооходо бытяжнь/х бента-
ляиионнб/х шяхт через яокритоя

б в. 00 блеишоикоиил обоондобания ' Альбом vt
03. ЗНГ

/ е
Ведомость лотребности
б  материалах Альбом w

1
1

*3

бол.
сос
той

Поименобоние оОслх- 
жиоаенсго/анр̂ мил 
( техноло ?ачеснс20 

оборхдобания

7и/т Вентилятор | Электаодбигя/гголх.

/ринечяное
Хстяноб

ки
турегето

Гоя IиатслА ./онеыие\н
7J33ZA

СхенШло
искАже-
чешние

L
*%с?с

Р
По

/7 "Тин л/. \исполнепие л/f
кбяг

0 /
о&
/МОН

3 / / Р 9 /0 (б (к З Ш Щ  4 г р 60 ms\ 44 56М 0,f2 /376

/7лан- схема

Оснобнь/е показатели но Черте ос ом отопления и бентиляг/ии

НоименобониА Пб£см 
здание „ з  

(сооружения) 1 
оонеи/сния I

Периоде)

\\. Вт Расход Усто-
V>?P
i»°C

//а
отоп
ление

бенти-
лячию

^ 7 6 ^
ъюячее
бодос-
найкенш

Общий холода
Вт

ча&еь
нал
тцтжт.xft/r

Ptvafejx#  j
-30 2636 — - — . 2056 — ■ 3
-4 0 4S64 — —  . 4364 — 4

СлзЖебно-б£/\ -20 77423 — — . /7425 /7
тобь/е -50 /0549 — — /0549 —  1 г /

ломеи/ения i -4 0 /9449 — — /9449 — ...._ 23

Типовой проект разработан б  соответствии 
с дейстбн&и/ими нормами и правилами и  пре- 
дчсматрнбает мероприятия, обесяечибан?и/ие 
пожарном? безопасность /ри РКсплбатауииэбяняА

/лобный инженер лррекята: ^МЦий^/б/расинД

инбйё

Притязая:

ТП 407-3-445.87 0 S

Реслределиялелбшй лунхл? 
1C{6//<3 fa jf tcpedcxux ясекмоv- ш)кнх сетей ТилЖРг;х-С'гчt-JL

/мсдо* /нет yfucmnS

Общие дрипь/е 
(  па/о л о )

Р/7 /
С’’

Г И П Р О К О П И  в » Ы к - ' | !  
P/о*£?£«У£_г Р;

бояиРрбаЛ Шишкина ■‘мормл
ее/е^-о/ 3 4
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Общие указания 
X йсноЗнь/е исходные данные

йроехт отопления и Зентиляуоираспредели re ль - 
лого пунхта 7Р(е/хЗразработан на осноЗании 
те/нологи/есхого задания и строительнь/л пер- 
тежей. 3 проехте принята следующая темпе
ратура наружного ЗозЗула: -но" -30° -4-0 °-рс о чет
ная отопления 6 зимнее Зремя. Температура 
3ну три помещения РУ70/0/хЗ принята -А б ’О, 
согласно телнипесхих услоЗий Зля нормальной 
радеть/ ойорудоЗания. А'ля распета отопле
ния 3 зимний период для телнологипесхо го 
подогреЗа ойорудоЗания PdfD/Sjxd принять/ 
температурь/ -30 е, -33*3. Аля служейно-йыто- 
fo/x помещений раопетнь/е температурь/ 
Знутреннего доз дула принять/ согласно 
СУ и 77 д- 32- 73. 3 проем те принять/ 33а 
Зари ант а теплоносителя: а/ теплоноситель 
~злехтрознергия й/теплоноситель - Хода с па
раметрами Г - Уй°-70° с.

Е  Отопление
3 xavecmSe нагреЗательнь/л прийорсЗ принять/ 
элехтронагреЗательнь/е пени /7Аг’ 4,меунооть/оА/’АхЗг 
хажоая, или радиатору „А7fАО-АО"/7ритеплоно
сителе-Зоде система отоплемия горизонтальная

Придязан

шли*

с храпами ЗЗойной регулироЗхи. 

w Зентиляуия
'  Зентиляуия Зля Зсел помещений Р/7-естест 
Земная. Оймен ЗозЗу/а 3 ха мерах силоЗь/л 
трамссрорматороЗ осуи/естЗляетоя перез жалн> 
зийнь/е реьиетхи, расположеннь/е 3 Зерлней 
и нижней ионах хамер, 3 остальнь/л произ
водственных помещениях Т/7 Зентиляуия осу
ществляется нерез жалюзийнь/е решетхи рас- 
полеженнь/е 3 Зерлней лоне помещения, нритох 
доз духа 3 зти понеи/ения осуи/естЗляется за 
сиет унрильтраууу иерез дЗернь/е проемь/ 
бентиляt/ия служейно- йь/тоЗь/х помещений 
- естестЗенная. 3 понеа/ении Рй70/$/хЗприня
та аЗарийная Зь/тяжная Зентиляуия,распу
танная на пятихратнь/и оймен доз духа 3 пас 
АЗарийная Зентиляуия осущестЗлялтся с по
мощью ооеЗого Зентилятора,устано6ленного 3 оте
ле, снабженного Зоздуи/ной заслонхой о ехехтрипес- 
хим приЗодом.

ItmldeA Ш -

Т П  4 0 7 -3 -¥ f5 .8 7  33

. -лшелью/и пунхт стМ гШшАтсЯ. 
/0/6/хЗ W  гтЗ сгш  т т о -
У ёМ М  С В/7130 ?£//> ¥/>/7А'2ГЛ/'А

Of т е  <

MVHWCt/AtOAfXO? РХРСР

Ao/u/fof&A tyovyfia# tpppdTCL/7) PS
--or РЗГ







3 7

в е /

зко а о о о

ЦраЗемь

5  90 Ц-fо

Зам /гаЛ Уб/е ^ а м ст р у м ц и и  д р и Л а р о Л  /С и /7 и / 3.

Лазиут
езози.

//а имена Лание Ш . /7/>имена ние

КиЛ1 Pac&rupuneas. УстаноЛм а на
ПРУ fo /?/>&£О ре Д/р 4Д$7мп 3MY-3-75 2

кцлг Штуцер. Установка, на тру Л о-
мроЛаЛеЛу Ло /оа^емЗ £ Ко fy$0*c З/гН-иеп /

Т П  А07-3--445.87 W

РпспреЛгаитеубн^ш п'мст
iPfiodc&uK елЗсяяу&. 
ТМ UP/7/C- SfMf-Л

х ш я ш я ш

_ ез /-/. 'Схеме, систем/ 
& £-{. Схема т е м  о Зою
&Ш к

РЛ
MiiHiKUJixortiOZ уС̂ -l,- ;•
ГМПРиК0МНУНВИ9"ГС? 
tiScssccKc? Р  •••.■V. - .- -1

Колировал ЗолийсллЛг p ep * ап  .

Л & бЛ -О / 3 8
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J/зел УстаноВки бистены В/

В e  s -

Во2,Зук

B i

i
2.990

6 M H O  /S. 000

Март О б о з н а ч е н и е И аин ен оВ сгн ие Г оа. Массо
е д
кг

Гринеу.

С и с т е н с у  6 /

1 Учрсж с/ение frs-jopfe О сеВ о й  Вентилятор

06-300 а/ 1/  с  электро-

ВВигот елен 4A S6B4

//= 0/ /£ к Bmy /7-/3 9 5 ^ . / /60
Л /. 434- 30  e  / Уст аноВеа и  креплены

oceBoeo Вентилятора
06-300s/4 тип В/ЧА/0/S.Ol9 / /5,6

3 ГОСТ /W /S-93 Диаеррагнсг 600x960

Г *  9, G h h а от  В. р 400из листе
Bod ст и л и  ш7 / 4,2>

¥ /  vs*/- 3 0  £. / Выхлопной патруВок

с/= 400 В - 400, о(-зо'ш? / 3,6
& Го с т  6£40- ?£ ш В ел л ер  /V £ ,6 9,06
G *  4 3 4 - /4  £ .2 Зослон/ссг Воэ&ы иу-

Hcrff У н и е р и ц ы р о -

В  с у н н  с? 7Г К В Р  SOO-SOQ

в алектроприВоВон, к - 7 / /9р>х4

¥ ГОСТ /¥?/S-№ Диофрег-наг 600x9600

6~ -  4, 6  НА/ ОгВ500*500и з  лист. С Т О Л Ы / 6 ,0

Т П  4 0 7 - 3 - 4 4 5 . 8 7  л в

П р и в я зан Р а с п р е д е л и т  ел л н ы В  п у н к т  
/0 (б )к В  д л я  г о р о д с к и х  электрь 
vecK ux сетебг 'Т и л д  РП К-ЗГН Т-Д

Стадия А ист А ист  о ё
ru n К р а с и н 1

РП 6 €
4 Нач.отд К у б а с о В

Н. контр Я р о в и ц кл Й & 1 У з е л  У с т а н о В п и  и  е ж е н а  
с и с т е н ы  В  / .

М иннш л конхоэ РСФСР
ГИПРОКОММ УНЗНЕРГП 
и в а н о в с ко е  от деление

А *
Рус. Гр. Я р о В и ц нл е ^ - Т

Ц нё.л/г U -пол и. М алоВ сг

22/BS-u/

Типовой проект 407-3-445.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835273.htm

