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ИСХОДНЫ Е ДАННЫЕ

Настоящий типовой проект распределительной трансформаторной подстанции (РТП), 
выполнен на основании задания на проектирование, выданного ОАО ПО "Элтехника".

Типовой проект разработан для применения в районах со следующими 
природно-климатическими условиями:

-  расчетная зимняя температура наружного воздуха, -30°С;
-  нормативное значение ветрового давления, 0 ,23 кПа (23кгс/м2);
-  нормативное значение веса снегового покрова, 1кПа (100 кгс/м2);
-  сейсмичность не выше 6 баллов;
-  грунты основания мелкие пески, непучинисгые, непросадочные со следующими 

нормативными значениями характеристик:
f„=28° ; Е=18 М Па (180 кгс/см2); р = 1 .8 т /м 3; ув =1,0;

-  грунтовые воды отсутствуют.

ОБЬЕМ НО-ПЛАНИРОВОЧНЫ Е И КОНСТРУКТИВНЫ Е РЕШ ЕНИЯ

Распределительная трансформаторная подстанция может быть выполнена в двух 
вариантах компоновок:

- с выделенной абонентской частью (РУНН);
- без выделенной абонентской части (совмещенные РУВН и РУНН).

Здания по обоим вариантам - прямоугольные в плане с размерами в осях 6,87x8,61 м и
6,45x8,61 м соответственно.

Здания РТП по степени ответственности относятся ко II классу, по долговечности - ко II 
степени, по пожарной опасности согласно НПБ 105-95 - к категории В1 помещения силовых 
трансформаторов, остальные помещения - к категории Д, степень огнестойкости - II.

Здания РТП запроектированы с кирпичными несущими стенами. Стены выполняются из 
обыкновенного глиняного кирпича пластического прессования по ГОСТ 530-95 или 
силикатного кирпича по ГОСТ 379-95 марки 75 на растворе марки 50 с морозостойкостью 
для наружных стен Мрз 15.

Наружные стены приняты толщиной 380 мм, перегородки - толщиной 120 и 250 мм.
При кладке кирпичных стен должны быть установлены все закладные элементы.
Фундаменты под стены выполняются из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* с 

обязательной их перевязкой. Монтаж блоков ведется на цементном растворе марки М50. 
Монолитные участки фундаментов выполняются из бетона класса В7,5.

Асбестоцементные трубы для подвода кабелей прокладывать в процессе возведения 
фундаментов под наблюдением электромонтажников.

Обратная засыпка фундаментов производится грунтом без включения строительного мусора и 
растительного грунта слоями 20-30 см с уплотнением грунта до У =1,6 тс/м3. До производства 
обратной засыпки должны быть выполнены все работы по укладке кабелей и устройству 
заземления.

Гидроизоляция на отм .-0,030 выполняется из двух слоёв гидроизола на битумной 
мастике. Поверхности стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом.

Плиты покрытия сборные железобетонные по серии 1.041.1-3 вып.З укладываются на 
цементный раствор марки М200. Швы между продольными ребрами плит заделываются 
бетоном класса В15 на мелком заполнителе.

Перемычки сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1 укладываются на 
цементный раствор марки М50.

Кровля выполняется из трех слоев рубероида марки РКМ -350Б или РКМ-350В на мастике 
МБК-Г-65, МБК-Г-85.

По периметру наружных стен выполняется асфальтовая отмостка шириной 750 мм по 
щебеночному основанию.

ОТДЕЛОЧНЫ Е РАБОТЫ

Кладка стен ведется с расшивкой швов снаружи и вподрезку изнутри. Наружные 
поверхности стен выполняются из отборного кирпича.

Цветовая отделка фасадов здания выполняется при привязке проекта к местным 
условиям с  учетом градостроительных задач и характера окружающей застройки, 
а также в соответствии с указаниями по проектированию цветовой отделки интерьеров 
производственных зданий промышленных предприятий ГОСТ 14202-69.

Внутренняя отделка помещений приведена в комплектах АС.
Откосы дверных проемов оштукатурить цементным раствором и окрасить силикатной 

краской.
Стальные изделия покрасить двумя слоями эмали ПФ-133 по слою грунта ГФ-021.

ПРОТИВОПОЖ АРНЫ Е М ЕРО ПРИЯТИЯ

В зданиях РТП, согласно ПУЭ, из помещений распределительных устройств 
предусматривается по два эвакуационных выхода, двери которых открываются наружу.

Противопожарные средства и инвентарь должны быть установленны в РТП в 
соответствии с местными инструкциями, согласованными органами Государственного 
пожарного надзора.
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УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВО ДСТВУ РАБОТ

Проектом предусмотрено производство строительно-монтажных работ в летних усло
виях в соответствии с действующими нормативными документами по производству работ.

Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций и кладку стен выполнять в 
соответствии со СНИП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

Кровельные работы и работы по устройству полов должны производиться в соответст
вии со СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

Антикоррозийная защита конструкций выполняется в соответствии со СНИП 2.03.11-85 
"Защита строительных конструкций от коррозии".

Все виды работ производятся в соответствии со СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда 
в строительстве. Часть I. Общие требования." и СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда 
в строительстве. Часть 2. Строительное производство."

УКАЗАНИЯ ПО ПРОИЗВО ДСТВУ РАБОТ В ЗИМ НЕЕ ВРЕМЯ

При производстве всех видов работ в зимнее время следует руководствоваться требованиями 
соответсвующих разделов СНИП 3.03.01-87 и СНИП 3.04.01-87.

Проектная организация, производящая привязку проекта, должна в соответствии с 
местными климатическими условиями внести в чертежи данного типового проекта необ
ходимые изменения и выполнить ПОС.

Производство работ в зимних условиях по чертежам, не имеющим изменений, не допус
кается. Все работы должны вестись в соответствии с "Проектом производства работ в 
зимних условиях". Лица, отвечающие за производство работ в зимнее время, должны 
быть ознакомлены с перечисленными СНИ П и дополнительными указаниями организа
ции, выполнявшей привязку типового проекта к местным условиям.

В проекте прозводства работ на возведение кирпичных стен должны быть приведены 
мероприятия, обеспечивающие устойчивость положения стен согласно СНИ П 3.03.01-87.

ОТО ПЛЕНИ Е И ВЕНТИЛЯЦИЯ
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В проекте принята расчетная температура наружного воздуха: -3 0 ° С .
При отрицательных значениях температур воздуха в помещениях распредустройств 

до -25° С нормальную работу оборудования обеспечивают электронагреватели, 
устанавливаемые в ячейках КСО-6(Ю )-Э1 и вводных и секционных панелях Щ О-2000, 
работающие в автоматическом режиме.

При температурах воздуха в помещениях распредустройств ниже -25°С  до -30 °С в 
проекте предусмотрен дополнительный подогрев помещений с установкой 
электропечей типа ПЭТ-4.
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Обмен воздуха в РУНН осуществляется неорганизованным притоком его путем 
инфильтрации через дверные проемы и кабельные каналы. В трансформаторных 
камерах приток воздуха организован через жалюзийные решетки и вентиляционные 
диафрагмы. В помещении РУВН и в совмещенном варианте РУВН и РУНН  
предусматривается аварийная вентиляция. Перепад температур между удаляемым и 
приточным воздухом принят не более 15°С согласно ПУЭ. При заказе ячейки РУ-10(6) кВ 
с трансформатором напряжения типа НОЛ-6(Ю ) аварийная вентиляция не выполняется.

5

СХЕМ А ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
И ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖ ЕНИЕ 10(6) кВ.

На напряжение 10(6) кВ принята одинарная секционированная вакуумным выключателем 
на две секции система сборных шин.

Распредустройство 10(6) кВ комплектуется ячейками КСО-6(Ю )-Э1 "Аврора". Вводные 
шкафы, секционный выключатель и отходящие линии оборудуются вакуумными 
выключателями BB/TEL фирмы "Таврида Электрик". Схемы электрических соединений для 
данного проекта предусматривают работу оборудования на переменном оперативном токе.

К каждой секции присоединяется одна питающая и 2 отходящие линии, трансформатор 
напряжения и силовой трансформатор 630-1000 кВА.

По пропускной способности питающих линий проект разработан на ток до 630 А.
Ячейки "Аврора" разработаны на ток термической стойкости 20 кА. Ток 

электродинамической стойкости сборных шин и главных цепей ячеек -  51 кА.

С ХЕМ А  ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
И ОБОРУДОВАНИЕ НА НАПРЯЖ ЕНИЕ 0,4 кВ.

На напряжение 0,4 кВ принята одинарная секционированная автоматом на две секции 
система сборных шин.

Питание секций шин осуществляется от силовых трансформаторов, подключаемых к 
щиту 0,4  кВ через выключатели -  разъединители и автоматические выключатели.

Отходящие линии подключаются через выключатели - разъединители и автоматические 
выключатели (или предохранители - разъединители).

Секции сборных шин соединяются через автоматические выключатели и выключатели - 
разъединители с обеих сторон.

Максимально возможное количество отходящих линий распредсети -1 6 .
Щит 0,4 кВ комплектуется панелями ЩО-2000 "Нева" производства ОАО ПО "Элтехника".
Проектом предусмотрена возможность комплектования щита 0,4 кВ в двух вариантах:
- с конструктивом РТП-0,4-1 (панели с автоматическими выключателями);
- с конструктивом РТП-0,4-2 (панели с выключателями-предохранителями).
Параметры щита 0,4 кВ (ошиновка и тип конструктива щита) определяются при привязке

проекта.
Надежность питания секций щита обеспечивается панелью АВР, входящей в состав 

вводно-секционного модуля.
В случае необходимости учета электроэнергии устанавливаются щитки учета. Возможна 

установка панелей наружного освещения и телемеханики.

Ф о р м ат А З
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И З М Е Р Е Н И Е  И У Ч Е Т  Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г И И

В РТП предусматривается установка следующих измерительных приборов:
1. Счетчики технического учета активной и реактивной электроэнергии на питающих линиях 

10(6) кВ и на отходящих линиях (по заказу).
2. Вольтметры на каждой секции шин 10(6) кВ.
3. Амперметры на питающих, отходящих линиях и секционном выключателе 10(6) кВ.

В панелях ЩО-2000 щита 0,4 кВ устанавливаются следующие измерительные приборы:
- в вводных панелях вводно-секционного модуля - амперметры с трансформаторами тока в 

каждой фазе и вольтметры.
- амперметры с трансформаторами тока в одной из фаз каждой отходящей линии в панелях 

отходящих линий.
При наличии щитков учета электроэнергии и панели наружного освещения приборы учета 

определяются при привязке проекта.

Р Е Л Е Й Н А Я  ЗА Щ И ТА , А В Т О М А Т И К А  И В ТО Р И Ч Н А Я  К О М М У Т А Ц И Я
Проектом предусматривается применение для РЗиА переменного оперативного тока.

В соответствии с типовыми схемами ячеек "Аврора" питание шинок управления и сигна
лизации предусматривается на напряжение 220 В. Схемы РЗиА выполнены 
на микропроцессорных устройствах серии PR производства фирмы ORION.

Наличие АВР на шинах собственных нужд обеспечивает достаточную надежность 
питания цепей оперативного тока.

Управление приводами выключателей производится кнопками, встроенными в 
привод выключателей, предусмотрен вывод цепей включения и отключения выключателя 
для дистанционного управления.

Возможно дистанционное управление выключателями, для чего выведены розетки 
на фасад ячеек с выключателями.

Релейная защита на стороне 10(6) кВ предусматривается в следующем объеме:
1. Рабочая питающая линия выполняется без защиты со стороны РТП.
2. На секционном выключателе устанавливается максимальная токовая защита.
3. На отходящих линиях предусматривается максимальная токовая защита и отсечка, а 

также защита от замыкания на землю.
Автоматика предусматривается в следующем объеме:

1. АВР на секционном выключателе 10(6) кВ.
2. АВР на секционном автомате 0,4 кВ.
3. АВР шин обеспеченного питания собственных нужд 0,4 кВ, источник бесперебойного питания. 

При привязке проекта объем релейной защиты и автоматики уточняется по конкретным
условиям.

Проектом предусмотрено применение блока релейной защиты IPR-A серии ORION, который 
осуществляет полную защиту от междуфазных КЗ и от замыканий на землю.

Перечень функций: защита от междуфазных КЗ и замыканий на землю; текущие значения 
тока в фазах, причина аварийного отключения, значения параметров сети на момент 
аварийного отключения; обнаружения неисправности выключателя.

Порты связи RS 485/RS 422; протоколы связи: MODBUS RTU ; диапазон рабочих температур: 
-25 до +55°С.

6

Т Е Л Е М Е Х А Н И К А

Компоновка РТП и схемы вторичной коммутации ячеек РУ-10(6) кВ позволяют размес
тить в нем устройство контролируемого пункта ( К П ) для его телемеханизации с выдачей 
информации на диспетчерский пункт ( ДП ) электрических сетей.

Выбор аппаратуры телемеханики и выполнение принципиальных и монтажных схем на 
РТП выполняется отдельным проектом диспетчеризации и телемеханизации.

С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  Н УЖ Д Ы  РТП

Для питания шинок оперативного тока, цепей освещения и обогрева РТП , подключения 
аппаратуры телемеханники и осветительного трансфоратора 220/36 В предусматривается 
ячейка собственных нужд.

Питание шин ячейки собственных нуед осуществляется от панелей щита 0,4 кВ.
Резервное питание включается автоматически при исчезновении напряжения на любом из 

источников питания.
Ячейка, схема №37, предназначена для организации надежного питания цепей оперативного 

тока и цепей собственных нужд распределительного устройства. Схема ячейки позволяет 
организовать АВР 0,4 кВ, а  также обеспечить бесперебойное питание оперативных цепей, после 
исчезновения напряжения на вводах 0,4 кВ, не менее 5 мин при условии полной загрузки (1500 
ВА) источника бесперебойного питания (ИБП). В ячейке устанавливаются элементы схемы АВР  
собственных нужд, автоматические выключатели для защиты присоединений, источник 
бесперебойного питания, понизительные трансформаторы 220/36 В для питания цепей 
сигнализации и освещения. В цепи питания устройств сигнализации установлен ключ, 
позволяющий при необходимости отключать лампы сигнализации ячеек КСО «АВРОРА».
Ячейка, схема №36, в отличие от ячейки схемы №37, не имеет схемы АВР собственных нужд 0,4  
кВ. Применяется, в случаях, когда нет двух независимых источников 0,4 кВ.

Э Л Е К Т Р О О С В Е Щ Е Н И Е  И С И Л О В А Я  С Е Т Ь

Во всех помещениях РТП принято рабочее освещение на напряжении 380/220 В. Ремонтное 
переносное освещение и внутреннее освещение ячеек РУВН осуществляется на напряжении 
36 В. Освещение выполняется лампами накаливания.

Электропитание сети освещения, локального обогрева шкафного оборудования и помещений 
РУ осуществляется от автоматов ячейки собственных нужд.

Ф о р м а т  А З
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Заземляющее устройство РТП принято общим для напряжений 10(6) и 0 ,4  кВ. Сопротивление 
заземляющего устройства должно быть в любое время года 
R <U np/l3^4 Ом, где 11пр=50 В, 1з - полный ток замыкания на землю.

Расчет заземляющего устройства производится при привязке проекта к конкретным 
условиям.

В качестве заземляющего устройства должны быть использованы естественные 
заземлители, а  при их отсутствии или недостаточности выполняется искуственное 
заземляющее устройство.

Заземляющее устройство выполняется углубленными заземлителями из полосовой стали, 
укладываемой на дно котлована по периметру фундамента здания (см. строительную часть 
проекта) и вертикальными электродами, которые вбиваются по периметру здания на 
расстоянии не менее 5  м друг от друга и соединяются между собой полосовой сталью 40x4.

Углубленные заземлители связываются с магистралью заземления в двух местах.
Для защиты здания от прямых ударов молнии в районах с числом грозовых часов в году 

более 20, на крыше здания выполняется молниеприемная сетка с не менее чем двумя спусками 
(см. строительную часть проекта).

Для защиты от перенапряжений следует предусматривать средства защиты.
В качестве таковых должны применяться ограничители перенапряжений ОПН. При этом 
необходимо пользоваться "Руководством по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых 
и внутренних перенапряжений" (РД153-34.3-35.125-99. Издание второе.) и Циркуляром 
Ц-5-98(р) от 30 октября 1998 г. РАО "ЕЭС России".

М Е Р О П Р И Я Т И Я  П О  Т Е Х Н И К Е  Б Е З О П А С Н О С Т И

Мероприятия по технике безопасности предусмотрены в проекте в объеме действующих ПТЭ 
и ПТБ.

Эксплуатационная безопасность обслуживающего персонала РУВН обеспечивается за счет 
специальных конструкторских решений (наличие мнемосхемы с индикацией положения 
аппаратов, видимый разрыв контактов аппаратов, перегородки из прозрачного пластика в 
отсеках ячеек, разгрузочные клапаны сброса давления выключателей, смотровые окна на 
дверях отсеков, возможность индикации напряжения 6(10) кВ).

Для безопасности при коммутационных операциях предусмотрены заводские блокировки:
- блокировка включения и отключения разъединителем тока нагрузки;
- блокировка включения разъединителя при включенных ножах заземления;
- блокировка включения заземляющих ножей при включенном разъединителе;
- блокировка открывания дверей высоковольтного отсека при включенных разъединителях;
- блокировка включения заземляющего разъединителя, если от других ячеек возможна подача 

напряжения при включенном положении коммутационного аппарата;
- блокировка включения любых коммутационных аппаратов в других ячейках, от которых 

возможна подача напряжения, при включенном заземляющем разъединителе данной ячейки.
Кроме того, в ячейках предусмотрена возможность блокировки от несанкционированного 

оперирования разъединителем, заземляющим разъединителем при помощи блокировочных 
замковых механизмов.
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Для предотвращения несанкционированного оперирования разъединителями и 
заземляющими разъединителями в ячейках трансформатора напряжения и секционного 
разъединителя предусмотрена электромагнитная блокировка.

Проектом предусмотрен также комплект основных защитных средств по технике 
безопасности. Дополнительные защитные средства должны быть установлены в РТП в 
соответствии с местными инструкциями по технике безопасности.

О Р Г А Н И З А Ц И Я  Э К С П Л У А Т А Ц И И

В З Р У  10 (6 ) кВ используются вакуумны е выключатели B B /TE L. Д л я первого включения  
и при потере питания собственны х нужд используются "блоки автономного включения" 
B A V /T E L -220 -02

Принципиальны е отличия вы ключателей B B /TE L от ранее использовавшихся  
маломаслянны х, а  такж е прим енение микропроцессорны х устройств Р ЗиА  требую т  
предварительного обучения персонала для надежной и безопасной работы  
оборудования.

По вопросам поставки оборудования о б р а щ а ть с я : 
О А О  П О  "Элтехника"
192288, С-Петербург, Обухово, Грузовой проезд, 19, а /я - 22 
Тел . (812 ) 3 2 9 -9 7 -9 7 . ф акс (812 ) 3 2 9 -9 7 -9 2  
E-mail: infb@ elteh.ru

http://www.mosexp.ru


Ведомость рабочих чертеж ей основного комплекта марки "Э Г Г
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Л ист Н аим енование Примечание

Э лектротехническая часть

1 О б щ и е  данны е (начало)
2 О б щ и е  данны е (окончание)
3 П лан Р Т П  с  вы деленной абонентской частью
4 План Р ТП  без вы деленной абонентской части
5 Разрезы
6 С хем а электрических соединений 10 (6 ) кВ
7 Схема электрических соединений 0,4 кВ (конструктив РТП-0,4-1)
8 Схема электрических соединений 0,4 кВ (конструктив РТП-0,4-2)
9 О сновное оборудование панелей щ ита 0 ,4  кВ Р У Н Н
10 С остав оборудования РТП
11 Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная (начало)
12 Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)
13 Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)
14 Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная (продолжение)

15 Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая принципиальная (окончание)
16 Секционны й выключатель 10 (6 ) кВ. С хем а электрическая

принципиальная (начало)
17 Секционны й выключатель 10 (6 ) кВ. С хем а электрическая

принципиальная (продолжение)
18 Секционны й выключатель 10 (6 ) кВ. С хем а электрическая

принципиальная (продолжение)
19 Секционны й выключатель 10 (6 ) кВ. С хем а электрическая

принципиальная (продолжение)

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст
вующих на территории Российской Федерации и обеспеспечивают безопасную 
для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмот
ренных рабочими чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта Осипов Е.Ф.
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Ведомость рабочих чертеж ей  основного комплекта марки "Э П "

Лист Н аим енование Примечание

20 Секционны й выключатель 1 0 (6 ) кВ. С хем а электрическая
принципиальная (окончание)

21 Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (начало)

22 Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (продолжение)

2 3 Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (продолжение)

2 4 Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (окончание)

2 5 О тхо д ящ ая линия 1 0 (6 ) кВ. С хем а электрическая
принципиальная (начало)

2 6 О тхо д ящ ая линия 1 0 (6 ) кВ. С хем а электрическая
принципиальная (продолжение)

2 7 О тхо д ящ ая линия 1 0 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (продолжение)

2 8 О тхо д ящ ая линия 1 0 (6 ) кВ. С хем а  электрическая
принципиальная (продолжение)

Привязан

■  I I I K 1

Инв. NВ I
ТП 407 - 3 - 660.03  -  ЭП

Изм. Кол.уч. Л ист №док. П одпись Д ата
гип О сипов Распределительная трансформаторная подстанция 

10(61/0,4 кВ с дву™ трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО 'Элтахника'

Стадия Л ист Л истов
Н ач.отдепа О сипов

Р 1 43Исполн. Курилова
И спопн. М ихеенко

Общие данные (начало)
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Ф орм ат АЗ



В едом ость  раб оч их  ч е р те ж е й  основного ком плекта м арки  " Э П ”

I— -'t-

Л и ст Н аи м ен о в ан и е Примечание

2 9 О тх о д я щ а я  л и ни я 1 0 (6 ) кВ. С х е м а  эл ектри ческая

при нц ип иал ьная (око нчани е)

3 0 С екц и онны й р азъ ед и ни тел ь  1 0 (6 ) кВ. С х е м а  эл ектри ческая

п р и н ц и п и а л ь н а я (н а ч а л о )

31 С екционны й р азъ ед и ни тел ь  1 0 (6 ) кВ. С х е м а  эл ектри ческая

при нц ип иал ьная (п род ол ж ени е)
3 2 С екционны й разъ ед и ни тел ь  1 0 (6 ) кВ. С х е м а  эл ектри ческая

при нц ип иал ьная (око нчани е)

3 3 Р У -1 0 (6 )  кВ. П л ан  ш инок
3 4 РУ-0,4 кВ. Панель вводная. Схема электрическая принципиальная
3 5 РУ-0,4 кВ. Панель секционная. Схема электрическая принципиальная
3 6 П ан ел ь  вводная. П ер еч ен ь  аппаратуры

3 7 П ан ел ь  секци онная . П ер еч ен ь  аппаратуры

3 8 Р У -1 0 (6 )  кВ. Ряды  заж и м о в  ячейки  ввода 1 (2 )

3 9 Р У -1 0(6 ) кВ. Ряды зажимов ячейки секционного выключателя

4 0 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов ячейки секционного разъединителя
41 РУ-10(6) кВ. Ряды зажимов ячейки трансформатора напряжения 1(2) секций
4 2 Ряды  заж и м ов  ячейки  собственны х нуж д
4 3 Р У -0 ,4  кВ. Ряды  заж и м о в  п ан ел и  Щ О -2 0 0 0  ввода и

секци онно го  вы клю чателя

в ед о м о сть  основны х ком плектов  рабочих чер теж ей

Обозначение Наименование Примечание

ЭП Электротехническая часть
ЭМ Электросиловое оборудование

АС1 Архитектурно-строительные решения.

Вариант РТП с выделенной абонентской частью

ОВ1 Отопление и вентиляция

АС2 Архитектурно-строительные решения.

Вариант РТП без выделенной абонентской ч аст

ОВ2 Отопление и вентиляция
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В едом ость  ссы лочны х и при лагаем ы х д о кум ентов

О б о зн а ч е н и е Н аи м ен о в ан и е Примечание

Ссы лочны е докум енты

О А О  П О  "Э лтехника" Схемы вторичной коммутации КСО-6(Ю)-Э1

В Е А Ш . 6 5 6 4 6 2  Э З

О А О  П О  "Э лтехника" Панели распределительных щитов серии ЩО-2000.
Конструктив  Р Т П -0 ,4 -1 Схемы электрические принципиальные
Конструктив  Р Т П -0 ,4 -2 Схемы электрические принципиальные

П р и л агаем ы е докум енты

Приложение 1 Справочные данные по оборудованию фирмы 0EZ стр. 50...53
Приложение 2 Справочные данные по оборудованию фирмы Merlin Gerin стр. 5 4 ,5 5

Э П .Л 01 Опросный лист на ячейки КСО-6(Ю )-Э1 Альбом 6

Э П .Л 0 2  листы 1,2 Опросный лист на панели серии Щ О-2000 Альбом 6
ЭП.ЛОЗ лист 1 Опросный лист на ячейки КСО-6(Ю )-Э1

(пример заполнения) Альбом 6
ЭП.ЛОЗ лист 2 Однолинейная схема 10(6) кВ с видами защит Альбом 6

ЭП.ЛОЗ листЗ План расположения и габаритные

размеры строительной части Альбом 6
Э П .Л 0 4  листы 1,2 Опросный лист на панели серии Щ О -2000

(пример заполнения) Альбом 6

Э П.С Специф икации оборудования Альбом 6

П рив язан

И нв. №

ТП  4 0 7 - 3 - 6 6 0 . 0 3 -  ЭП

Изм. Кол.уч Л ист №дк. Подпись Д а та
ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 

10(6У0,4 кВ с д вумя транофориаторами нои|ностыо доЮООиВА 
с ячейками КСМ(10)Э1 производства ОАО ТЮ ‘Элгеяна’

С тадия Лист Листов
Н ач.отдела Осипов р 2Зав . гр. Бобков
Исполн. Курилова

Общие данные (окончание)
П роектны й институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. М ихеенко

Ф о р м ат А З
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i s  
§ ° -  c s
■s ' s
ш со jgО i _q

7K-
9370 Ошиновка 0,4 кВ трансформаторных вводов

Вариант РУНН в конструктиве РТП-0,4-1
Мощность
трансфор-

матора,
кВА

Сечения 
медных шин Шинодержатели

фазных нулевых фазных
шин

нулевых
шин

630 80x6 50x5 ШП-1-375АУ1 ШП-1-375У1

1000 100x 10 80x8 ШП-1-375АУ1 ШП-1-375АУ1

Кабели ВН
трансфоматорных вводов

Мощность
трансфор-

матора,
кВА

Сечения кабелей 
с алюминиевой жилой

6 кВ 10 кВ

630 АСГ-6-Зх50 АСГ-10-3x35

1000 АСГ-6-Зх95 АСГ-10-3x50

1. Подключение трансформаторов к вводным ячейкам 
РУВН и РУНН см. на чертежах комплекта ЭМ.

2. При привязке проекта выбираются и уточняются:
•состав и параметры основного и дополнительного

оборудования;
•ошиновка 0,4 кВ трансформаторных вводов;
•сечения кабелей ВН трансформаторных вводов.

3. Устройство помещений трансформаторов разработано 
только для размещения в них трансформаторов типа ТМГ. 
Габариты в трансформаторных камерах указаны при 
устанавливаемых трансформаторах мощностью 1000 кВА.

4. Чертеж читать совместно с листами № №  5 и 10 комплекта.

r V

4

(Sr

Вариант РУНН в конструктиве РТП-0,4-2  
с

___ гг!_______

7^

(!)

-4т

] ш ,

1555

13
СН

А 1140
~Х

2090

РУНН
~Х~ 1140

н.о

380 500х— х— х-

i-------1
I ТМ II____ I

1305

о
со
со

J r
3

©

Изм. Кол.уч.
ГИП

Зав, гр.
Исполн.
Исполн.

Лист |№ док.
Осипов

Н ач.отдела| Осипов 
Бобков 
М ихеенко
Рожкова

Подпись Лата

П ривязан

И нв. №
ТП  40 7  - 3 - 6 6 0 .0 3  - ЭП

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6|/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО ПО 'Элтехника'

План Р ТП  с выделенной 

абонентской частью

Стадия Лист Листов

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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<1)  О

8 . 0 ' 
1= О

m « ю
О  I л

Вариант РУНН в конструктиве РТП-0,4-1 
з70

Ошиновка 0,4 кВ трансформаторных вводов

ою■чг
с о

о
с о
с о
со

1 2 3 4

Т2
950 1520 \t_____ _____ i__ 2090t___________________ 1520t_____________

РУВН

Н.О] ТМ

Т2
950

щит 0,4 кВ
380

-7Г -

-------  — V

47

750 х 5 = 3750

о
осм

500 500
i ----------7  -------7------7------7

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 5 0 x 5  = 3750

о

ю

о
о
со

Мощность
трансфор-

матора,
кВА

Сечения 
медных шин Шинодержатели

фазных нулевых фазных
шин

нулевых
шин

630 80x6 50x5 ШП-1-375АУ1 ШП-1-375У1

1000 100x 10 80x8 ШП-1-375АУ1 ШП-1-375АУ1

Кабели ВН
трансфоматорных вводов

-̂ чг'

-^ч

Ою03
с о

Мощность
трансфор-

матора,
кВА

Марка и 
сечение кабелей

6 кВ 10 кВ

630 АСГ-6-Зх50 АСГ-10-3x35

1000 АСГ-6-3x95 АСГ-10-3x50

380 8610 380

1. Подключение трансформаторов к вводным ячейкам РУВН и РУНН 
см. на чертежах комплекта ЭМ

2. При привязке проекта выбираются и уточняются:
•  состав и параметры основного и дополнительного оборудования;
•  ошиновка 0,4 кВ трансформаторных вводов;
•  сечения кабелей ВН трансформаторных вводов.

3. Устройство помещений трансформаторов разработано 
только для размещения в них трансформаторов типа ТМГ. 
Габариты в трансформаторных камерах указаны при 
устанавливаемых трансформаторах мощностью 1000 кВА.

4. Чертеж читать совместно с листами № №  5 и 10 комплекта.

Вариант РУНН в конструктиве РТП-0,4-2

Гг

®  Ь у

т
1555 Т з

с н
13

Л 1140

Г"| щит 0,4 кВ

! _ £ = =
Л

~Х~
2090 -X- 1140

Н.О ШШI тм i

380
х-х

х ^ х
I____ I

Тз 1805
-V

Изм. Кол.уч.
ГИП

Зав, гр.
Исполн.
Исполн.

Лист |№ док.
Осипов

Н ач.отдела| Осипов 
Бобков 
М ихеенко
Рожкова

Подпись Лата

П ривязан

И нв. №
ТП  40 7  - 3 - 6 6 0 .0 3  - ЭП

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6|/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО ПО 'Элтехника'

План Р ТП  без выделенной 

абонентской части

Стадия Лист Листов

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
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m 00 
®  О

8 . 0 '

С 8  
>S ■ S
S  СО | §  
О  .  л

I »т

1-1

РУВН

8500 55
%Й

отх.
линия

отх.
линия

тр-р
№1

пит.
линия

7 5 0 x 5 = 3 7 5 0

ТН
№ 1 СВ

500

СР

500
7^----- 7̂ -----7Ь

ТН
№ 2

пит.
линия

10

тр-р
№ 2

750 x 5

11
отх.

линия

= 3750

12

отх.
линия

0,000

W/,
ч выход кабелей . . у - 1.200. .

I я

_А \  Проходные трубы трансформаторных вводов /  / -Л _

L V

Выход кабелей

Проходные трубы *
к ячейке № 12 РУВН (обогрев ячеек КСО) 

Проходная труба * к ящику А 5111К

Конструктив РТП-0,4-1

Конструктив РТП-0,4-2

и кабели отопления

1. Раскладку кабелей ВН и НН по дну кабельных приямков 
выполнять с учетом допустимых радиусов изгиба кабелей.
2. Разрезы по помещениям камер трансформаторов см. на 
чертежах комплекта ЭМ.
3. Щитки учета могут быть разнесены по разным сторонам РУНН  
(конструктив РТП-0,4-1) в случае, если установка панелей 
диспетчерского управления наржным освещением и телемеханики 
не требуется.

ТП  40 7  - 3 - 66 0 .0 3  - ЭП

(обогрев помещения РУВН)
‘ для варианта с выделенной абонентской частью

Ш 11М 1.И Я П !Н 11. 1.1.1.1!иМ.Ц];|
П ривязан

Инв. №

гип
Нач.отдала Осипов
Зав, гр.
И спопн .

Осипов

Бобков
М ихеенко

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО ПО *Элтехника*

Р азрезы

С тадия Лист Листов

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф орм ат АЗ
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т П ф О
8. О  ч- 
С СО СО

*  , 5
§  С^>Ю О I _о
1 ^

630 А 1 секция

1— о со 1— О со 1— о со 1— о со

Разъединитель - И Х , ‘" - Л l , I H  1, + 4 L ЛГ,
Выключатель iyAF1 >

/A F 1  J/A F
O A F1

Трансформатор тока, TA1d- d -T A id - d - TAid“ d - T A id - d -
предохранитель ТА2Ч- Ч-ТА2Ч- 4 -  ТА2Ч- 4 -  ТА2Ч- q -

РУ 10(6) кВ
630 А 2 секция

трансформатор
напряжения

ограничитель
перенапряжения

Емкостный делитель

Индикатор
напряжения

Кабель,
трансформатор тока

" Н \

п
QS2 ц|—1\ Q S 2  ц|—1\  QS2 u|h \ Q S 2

FU1-
FU3

С ТА

ю з А 101 ю з I ю1  ю з 1101

V

* : та

' UR1-3^ ' UR1-3^ ' UR1-jJj ' UR1-3^ C ^ ) | f

"— I h  H F i  H h
IC1- | IC f- Irvi IC f- ,

3?
UR1-3 = ь |с з  

ID1

I ,||H  1 « н у
yAF1

d- d"TA1 г 1
q- 4 -T A 2 [ J

A

FU1-
iFU3

UR1-3 5 -  ™2

COaV

. J o s i  
■iH \

. J q s i
■iH \

. J q s i
■iH \

A/AF1 JoAF1 JoAF1 JoAF1

TA1d“
ТА2Ч-

rf-T A 1d - 
^ T A 2 4 - CTA1d- 

ТА2Ч-

h|-h \ Q S 2  >i|—i \  QS2 n|—1\

IC1- 
=i= IC 3

ID1

ТА2Ч- |  £  

QS2 , i H \ Q S 2

C TA1d- 
TA2t-

UR1̂  UR1- ^  UR1- ^  UR1- ^

IC
IC3

Номер ячейки по плану
Номера схем главных цепей 11 11 11 11 19 12 23 19 11

Назначение ячейки Отходящая
линия

Отходящая
линия трансформатор В во д Трансформатор

напряжения
Секционный
выключатель

Секционный
разъединитель

Трансформатор 
напряжения В во д

g
а

§с

1. О граничители перенапряжений в ячейках Р УВ Н  
устанавливаю тся на заводе-изготовителе по опросному листу  
заказчика оборудования (см. реком ендации по их применению  
и установке в пояснительной записке проекта).

2 . С остав, типы и параметры  оборудования ячеек см. на  
принципиальны х электрических схемах.

j Т П  4 0 7  -  3  -  6 6 0 .0 3  - Э П

j

П р и в я з а н ГИ П | О си по в  | Распределительная трансформаторная подстанция 
ЩЬЩ кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО "ПО 'Злтехника"

С та д и я Л и ст Л и стов
Н а ч .о тд е л а О си п

Бобке
М и х е

ов
Р 6

З ав . гр. эв

И сполн. ен ко
Схема электрических соединений 10(6) кВ

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоI И н в . №  I
Формат АЗ
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.
66
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А
ль
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1 Выключатель - разъединитель

Трансформатор тока

Автоматический выключатель

Трансформатор тока 

Выключатель - разъединитель

Сечение шин 
N и РЕ

Порядковый номер панели 1 2 3 4 5
Тип РУ Конструктив  Р Т П  -  0 ,4  - 1  (панел и  Щ О -2 0 0 0 )

Назначение панели Линейная Линейная В водная Секционная с АВР Вводная Линейная Линейная
Номинальный ток 
оборудования панели, А ПО ПО ПО ПО ПО ПО EJ EJ / / /  / /  / ПО ПО по по ПО по по по

П анел ь
Номинальный ток комму
тационных аппаратов, А

6 3 0  кВА 1 0 0 0  кВА

В водная 16 0 0 2000

С екц и о н н ая 1000 16 0 0

Линейная №1, №4 4 x 2 5 0 4 x 2 5 0

Линейная №2, №5 2 x 400 + 2 x 250 2 x 630 + 2 x 400

1. Типы  и парам етры  основного оборудования  
щ и та  0 ,4  кВ см. на ли сте  9.
2 . В дан но й  та б л и ц е  выбор ном инальны х токов  
линейны х п ан ел ей  указан  как прим ер.
П ри привязке про екта  состав п а н е л е й _____
и их 1ном уточняю тся. --------

П ривязан

Инв. №

Иэм^ Кол^ч. Л и с щ а д о к . П о дпись
ГИП_______ |О с и п о в _
Н а ч ,о тд ел а  О си по в  
За в . гр. Г Б о бко в
Исполн. М ихе е нко
Исполн. Рожкова

только дл я системы  T N -S

ТП  4 0 7  - 3 - 6 6 0 .0 3  - ЭП

Дата
Распределительная трансформаторная подстанция С тадия  
10(6)Ю,4 кВ с двумя трансформаторами мощносгыо до 1000 кВА _  
с ячейками КСМ(10Н51 производства ОАО 'ПО "Элтвхника' '

Л и ст

7
Л и сто в

Схема электрических соединений 0,4 кВ. 
(конструктив РТП-0,4-1)

П роектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Ф о р м ат АЗ
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Си 12x66 1 секция

ТМГ -ЕЗ /Ю -У1

Предохранитель - разъединитель

Выключатель-разъединитель

Трансформатор тока

Выключатель автоматический

Сечение шин 
N и РЕ

.................... I l l
с т а т г г г

Т А 1 ^  Т А 2 ^ Т А З ( " Т А 4 ^ Т А 5 ^  ТА6^  Т А 7 $ ‘  ТА8 $"

РЕ V  V  V  V  V  \7 W  \Т

ОПН-П- 0,38

0,4 кВ

\  QS \QS1 \QS2

V |Q F  ^ Q F

С и 12x24  
C u12x24*

таг -о /ю  -У 1

ОПН-П-0,38 
- li' Си12х66 2 секция

............................... '
FU8 VFU7VFU6VFU5V FU4V FU3 V  FU2 VvFU1

\ Q S

ТА

^  ‘  ^  { TA8 ( ~TA7 { TA6 ( ~TA5 {J A 4  $ J A 3  { J A 2  |  "TA1 

QF

\T \T \r w  \r \r w  w

4”

Порядковый номер панели

Тип РУ К о н стр укти в  Р Т П  -  0 ,4  -  2  (п а н е л и  Щ О -2 0 0 0 )

Назначение панели Л и н е й н а я В в о д н ая Секционная с АВР В в о д н ая Л и н е й н а я
Номинальный ток 
оборудования панели, А ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ О ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ ЕЗ

П а н е л ь
Номинальный ток панели при 
мощности трансформатора

6 3 0  кВ А 1 0 0 0  кВ А

В в о д н ая 1 6 0 0 2000

С е кц и о н н а я 1000 1 6 0 0

Линейная №1, №3 4x250+2x400+2x250 4x250+2x630+2x400

1. Типы  и п ар ам етр ы  о сн о в н о го  о б о р уд о в ан и я  
щ и т а  0 ,4  кВ см . н а  л и с те  9 .
2 . В д а н н о й  т а б л и ц е  вы бор н о м и н ал ь н ы х токов  
л и н е й н ы х  п а н е л е й  у к а з а н  ка к  п р и м ер .
П р и  п р и в я зке  п р о е кта  с о став  п а н е л е й  
и их 1ном  уто ч н я ю тся .

*  то л ь ко  д л я  си стем ы  T N -S

П р и в я за н

И н в . №

И зм . Кол.уч

Зав. гр.
И сполн.
И сполн.

Лист |№доп Подпись
ГИ П ________|_Осипов
Н ач.о тдела  О сипов  

Бобков  
Свяцкевич
М ихеенко

ESS.

Т П  4 0 7 - 3 - 6 6 0 . 0 3  - Э П

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)®,4 кВ с д вумя трансформаторам нощносшо до 1000 вА  
с ячейками КСО6(10)31 цхжкщ ства ОАО Т О  ■Элгехниа’

Схема электрических соединений 0,4 кВ. 
(конструктив Р ТТМ .4-2)

С тад и я Л ист

8
Листов

П ро ектны й и нститут 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. И ваново
Ф о р м а т  А З
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Щит 0,4  кВ РУНН

Обозначение Наименование

Конструктив РТП-0,4-1

Q S1-Q S4
Выключатель-разъединитель 
V K  3 4 0 0 ,4 0 0  А, 630А. КА ТКО

QS.QS5, Q S6

Выключатель-разъединитель 
V KP  32000 1000 А  КА ТКО  

1600 А  
2000 А.

QF1-Q F4

Выключатель автоматический 
B D 2 5 0  NE 250 A  0 E Z  
В Н 6 3 0  NE 400 А  
В Н 6 3 0  NE 630 А

QF, QF5

Выключатель автоматический 
A RIO N-461-O JB58-1КА1 0 E Z  

1600 А.
A RIO N-561-O JB58-1КА1 

2000 А.

ТА1-ТА4
Трансформатор тока 
TAR3D 250/5

400/5  Revalco 
600/5

ТА

Трансформатор тока 

ТАР8 1600/5 Revalco 

2000/5

Обозначение Наименование

Конструктив РТП-0,4-2

QS, QS1, QS2 Выключатель-разъединитель 
VKP 32000 2000 А  КА ТКО  

1600 А  
1000 А

QF

Выключатель автоматический 
ARIO N-461-O JB58-1КА1 O E Z  

1600 А.
ARIO N-561-O JB58-1КА1 

2000 А.

FU1-FU8

Предохранитель-разъединитель 
FD1-31/LM с плавкой вставкой ППН-35 250 А 
FD2-31/LM с плавкой вставкой ППН-37 400 A ® EZ  
FD3-31/LM с плавкой вставкой ППН-39 630 А

ТА1-ТА8

Трансформатор тока 
TAR3D 250/5

400/5  Revalco 
600/5

ТА

Трансформатор тока 

TAR8 1600/5 Revalco 

2000/5

Чертеж читать совместно с листами 7 и 8.

ТП  4 0 7 - 3 - 6 6 0 . 0 3  - Э П

Изм. Кол.уч. Лист м Подпись Д а та

П рив язан ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6УО,4 кВ с двумя трансфорнатораам нощноспио до 1000 кВА 
сячейамиКСС6(10)31 производства ОАО НО’Этешка'

Стадия Лист Листов
Н ач.отделг Осипов р 9Зав . гр. Бобков
Исполн. М ихеенко

Основное оборудование панелей 
щита 0,4 кВ РУНН

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. ИвановоИ нв. №
Ф о р м ат А З
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

Перечень ячеек КСО-6 (10) -Э1 РУВН

Главные цепи. Схема №19 Трансформатор напряжения 2

Схема №11 Отходящая линия 8

Схема №12 Секционный выключатель 1

Схема №23 Секционный разъединитель 1

Схема №37 Собственные нужды * * 1

Перечень панелей шита 0,4 кВ РУНН (конструктив РТП - 0,4 - 1 )

Номин. ток 1н = 1600 А Трансформаторный ввод 2

1н = 2000 А  * Трансформаторный ввод 2

1н = 1000 А Секционная с АВР 1

1н = 1600 А * Секционная с АВР 1

1н = 4  х 250 А  * Линейная 2

1н = 2 х  630 + 2 х  400 А  * Линейная 2

1н = 4  х  250 А Линейная 2

1н = 2 x 4 0 0  + 2 x 2 5 0  А Линейная 2

Дополнительное оборудование

Щиток учета электроэнергии** 2 РУНН
Панель диспетчерского 
управления наружным 
освещением

1
по опрос

ному 
листу

Шкаф телемеханики 1 по отдель
ному пюеот

**Цепи учета в РУ-0.4-1 выполнны 
как правило в отсеках вторичной 
коммутации Щ О-2000.

*) Панели для трансформаторов мощностью 1000 кВА.
* *) Ячейка устанавливается в ряду панелей щита 0,4 кВ.

П рив язан

И нв. №

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

Перечень панелей щита 0,4 кВ РУНН (конструктив РТП - 0,4 - 2)
Номин. ток 1н = 1600 А Трансформаторный ввод 2

1н = 2000 А  * Трансформаторный ввод 2

1н = 1000 А Секционная с АВР 1

1н = 1600 А * Секционная с АВР 1

1н= 4x250+2x630+2x400 А * Линейная 2

1н = 4x250+2x400+2x250 А Линейная 2

1. Конструктивы РТП - 0 ,4 -1 (вариант схемы на автоматах) или 
РТП - 0 ,4 -2  (вариант схемы на предохранителях) выбираются 
при привязке типового проекта.
2. Величины номинальных токов аппаратов отходящих линий 
линейных панелей должны быть уточнены при привязке
по конкретной схеме распределительной сети 0,4  кВ.
3. Чертеж читать совместно с листами №№  3 и 4  комплекта ЭП.

ТП  4 0 7  - 3 - 6 6 0 .0 3  - Э П

И з м .  I  К а л у г. 
Т И П

З а в ,  ф .

Исполн.
Исполн.

Лисщщос
Осипов

Подпи Д а та

Н ач.отдел а| Осипов 
Бобков 
М ихеенко
Рожкова

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6УО,4 кВ с двум трансфореютораав* нои|нос1ыо до 1000 кВА 
сячейсаыи КСО-6(10)-Э1 r )̂oиз80ДCIвa0A0T10■Элтeш«a,

Стадия Лист Листов

Р 1 0

П роектны й институт
С остав оборудования Р ТП ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

Г И ваново
Ф о р м ат А З
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У чет
электроэнергии

Цепи
напряжения

Реле пуска 
АВР

Блок
управления
вакуумным

выключателем

1) Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ВЕАШ .674722.602-02 ЭЗ на камеры К С О -6 (Ю )-Э 1  ОАО ПО
"Элтехника".

2) Ряды зажимов см. чертеж № 407 - 3 - 660.03 - ЭП лист 38.
3) Для технического учета. Для коммерческого учета цепи 

напряжения подключаются непосредственно от ТН путем 
прокладки жгутов межкамерных соединений от ТН до кпемной 
коробки (КК1) счетчика.

4 ) Розетки и вилки показаны для выдвижного блока с 
высоковольтным выключателем BB/TEL.

ТП 4 0 7 -3 -6 6 0 .0 3  ЭП

Изм. Kon.w Лист №док Подпись Д ата

Привязан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов 10(бу0,4 кВ с двумя трансформатораам мощностью до 1000 кВА 

с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО ТЮ •Элтехника1 Р 11
Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная (начало)

Проектный институт
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕР ГО  

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. № Исполн. Рожкова
Ф орм ат АЗ
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64

AF1

В схем е  
Т Н  1 (2)

Х 1 -1 3-о
Х 1 -1 4

-О

Х З -15
-О

Х З -1 6-о

40

S B2  

4  3"

SB1
33

4  3
KL1

QS1

9 ^ | и 0
« -

33
11 14

см. примечание 4 X R 4
\ А  Л

"Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Е

A F 3

o l

2
О -

3о-
4о-
5

О -

6о-
7

О -

8
О -

9
О -

ВЗ (3 1 1 ) Х З -2 5  AF1 Х З -2 6
У П Р А В Л Е Н И Е "  

В5 (312 )

321

0  ^  0

32 2Х З -2 7  AF1 Х З -2 8

0  ' Ы  0

Шинки  
гарантированного  

питания

Блоки питания  
и управления  

выключателем.

Управление

силовым

блоком

Цепи
включения
выключателя

Цепи
отключения
выключателя

Цепи
электромагнитной

блокировки

Резерв

ЕС-1 Е С -2

Шинки 
гарантированного  

питания

Цепь
дистанционного

отключения
выключателя

О тклю чение  
выключателя 

от А В Р

Привязан

Инв. №

Изм. |Кол.уч
ГИП
Нач.отдела
Зав. гр.
Исполн.
Исполн.

Лист |№  док
Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
М ихеенко

Подпись М а

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6]/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО "Злтехника1

Ввод 10 (6 ) кВ. С хем а электрическая  
принципиальная (продолжение)

Стадия Лист

12
Листов

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново

Формат АЗ
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Поз.
обозн. Н аим енование Кол П рим ечание Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание
Главны е цепи

KL3, KL4 Р еле промежуточное 5 533  8230 2 Finder
AF1 В/В  выключатель B B /T E L - 1 0 - /  / / /  / 1 см. опросны йлист Розетка 9 473 2 Finder

И Т Е А  6 7 4 1 5 2 .0 0 3  Т У РА1 Амперметр R 172  5A 1+S 172  А1 1 Kevalco
см. опоосны илист

A F 2 Блок питания BB/TEL -220 - 02А ИТЕА 433565.001 ТУ 1 B B/TE L SA2 Переклю чатель 7G N 12  55U 1 Lovato
A F 3 Блок управления B B /TE L  -2 2 0  -  05А 1 B B/TE L SB1 Толкатель кнопки 8L P 2T  В104 1 Lovatoкнопка коасная

И Т Е А  4 6 8 3 3 2 .0 1 1  Т У Контактный элем ент 8L M 2T  С Ю 1 Lovato
ID1 Блок ицдикации S C 5583 1 V en e ta  Isolatori SB2 Толкатель кнопки 8L P 2T  В102 1 Lovatoкнопка чеоная

IC 1 ...IC 3 Изолятор опорный с  емкостны м делителем 3 V en e ta  Isolatori Контактный элем ент 8L M 2T  С Ю 1 Lovato
D C L  2 0  5 0 0  4 0 SB3 Толкатель кнопки 8L P 2T  BL104 1 Lovatoкнопка коасная

QS1.QS2 Разъединитель РТ-10/630/20 ТУ 3414-031-45567980-2003 2 ОАО "ПО Элтехника" Л ам па 8L M 2T  ALB 048 1 Lovato
R 1 ...R 3 Ограничитель перенапряжения ОПН-PT/TEL 10/11,5 3 Держатель лампы 8L M 2T  EL400 1 Lovato

И Т Е А  67436 1 .1 0 1  Т У Контактный элем ент 8L M 2T  С01 1 Lovato
ГА-А, ТА-С Трансформатор тока ТЛ К -10 -5 -0 ,5 /10Р 2 см. опросны йлист КТ1 Р еле времени 31 В ТР М  2 20 1 Lovato

КТ2 Р еле времени 31 A T D  220 1 Lovato
Вторичные цепи KV1 Реле максимального напряжения RSHV 220V  50Hz 1 Revalco

KV2 Р еле минимального напряжния 31R V LE  110 1 Lovato
FU1.FU2 Предохранитель G F 205  5А 2 C abur Розетка S 1 1 1 Lovato

Держатель предохранителя S F 723 2 C abur SF1 Автоматический выключатель C 60N  2 Р  1А С 1 M erlin Germ
EL1 Лампа М О -36-25 Т У 16-92  И Ф М Р.675.310.003ТУ 1 SF2 Автоматический выключатель С 60А  2 Р  2А  С 1 M erlin Germ

Патрон ламп Е 27 Н501 34724 1 Legrand Дополнительный контакт □  F 2 M erlin Germ
НИ, HL3...HL5 Светосигнальная арматура X B 7E V 64P 4 Schneider  линза коасная SF3, SF4 Автоматический выключатель C 60N  1Р 2А  С 2 M erlin Germ

Зз
ам

.и
нв

.№
 

I

Л ам па 8LM 2T  A L B D 4 8 4 Lovato РК1 Счетчик электроэнергии СЭТ 1 см. опросный лист

H L2 Светосигнальная арматура X B 7E V 63P 1 Schneider  линза зел еная
Л ам па 8LM 2T  A L B D 4 8 1 Lovato

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

1

КК1 Коробка испытательная КИ 1 3  П Т .6 1 9 .0 1 7

KL1.KL5 Реле промежуточное 4052  8230 2 Finder ТП 407 - 3 - 660.03 -  ЭП
Розетка 9575 1 Finder

Изм. Л ист №док П одпись Д ата

Привязан гип О сипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(б]/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО 'Злтахиика'

Стадия Л ист Л истов

2
вX
S

Нач.отделе О сипов р 14Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

В вод 10(6) кВ . С хем а электрическая 
принц и пи а льн а я(пр од ол ж ен и е)

П роектны й институт 
ГИ П Р О КО М М У Н Э Н Е Р ГО  

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

Инв. №
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SK1 Терм остат 17561 1 S A R E L
R4 Резистор С5-35 В 100 Вт, 1кОм, 5%  0.467.551 Т У 1

Т1 Трансформатор ОСМ-1-0,063 220/220 ТУ 16-717137-83 1

XR1 Розетка С Ш Р 48У 26Н Ш З кабельная угловая
А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1

Вилка СШР48П26 ЭШЗ блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1

XR2 Розетка Ш Р28У 7Н Ш 9 кабельная угловая
А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1

Вилка ШР28П7НШ9 блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1

XR3 Розетка Ш Р32П12НГ1 блочная Г Э 0 .3 6 4 .Ю 7  Т У
Вилка Ш Р32У12ЭГ1 кабельная угловая

ГЭ0.364.Ю7 ТУ 1

XTR1 Разъем W A G O  2 3 1 -6 02 /019 -000  (вилка) 1 W A G O
XR4 Розетка Нал ЗА (F ) 09  20  003  2711 1 H A R T IN G

Фиксатор Housing 09  20 003  0301 1 H A R T IN G
Заглуш ка Protection cover 09 20  003 5425 1 H A R T IN G

ХП-1...ХГ1-12,
ХТ1-15...ХП-34
ТСТ1-38...ХП-52
ХТЗ-1...ХЗ-5 Клемма CBD.2 4 5 C abur
ХТ2-4,
ХТ2-6... ХТ2-7. Клемма измерительная S C B .6 /C D 3 C abur
ХТ1-13...ХТ1-14
КТ1-35...ХТ1-37

ХТ4-1...ХТ4-3 Клемма C BD .4 8 C abur

Привязан

Инв. №

Изм.
ГИП
Нач.отдела Осипов
Зав. гр.
Исполн.
Исполн.
Исполн.

Лист |№ док
Осипов

Бобков
Курилова
Михеенко
Рожкова

Пэдпись Лата

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Распределительная трансформаторная подстанция 
10(61/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО 'Элтехника'

Ввод 10(6) кВ. Схема электрическая 
принципиальная (окончание)

Стадия Лист

15
Листов

Проектный институт 
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕРГО  

г. Иваново

Ф орм ат АЗ
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A411

C411

AF3

ХЮ  Х11
М 1 2  Г -  г

Х12 Х13
0412 Г -  t

Цепи

Амперметра

Токовые

цепи.

ТН1

sясо
СО

I-
3

Iс

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ВЕАШ.674722.549 ЭЗ на камеры КС 0-6(Ю )-Э 1 ОАО ПО 
"Элтехника".

2. Ряды зажимов камеры см. чертеж №407 - 3 - 660.03 - ЭП 
лист 39.

3. Розетки и вилки показаны для выдвижного блока с 
высоковольтным выключателем BB/TEL.

2

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

1ШТЯ Г7ДИ1 ПГСВ1 1ГТЯ!1 ПЕЛЛ
Привязан гип О сипов Распределительная трансформаторная подстанция 

10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО "ПО 'Элтехника"

Стадия Л ист Листов
Нач.отдела О сипов Р 16Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема 
электрическая принципиальная (начало)

П роектны й институт
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕРГО  

г. И ваново
Исполн. М ихеенко

I Инв. №
Формат АЗ
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EC-1 EC-2

Шинки

гарантированного

питания

Блок
релейной
защ иты

Цепи
управления

выключением

Цепи
включения и 
блокировки 
секционного 
выключателя 

от ввода 1

Цепи
включения и 
блокировки 
секционного 
выключателя 

от ввода 2

Привязан

Инв. №

ЕС-1 ЕС-2

"ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"

Шинки
гарантированного

питания

Блоки питания 
и управления 
выключателем

Управление
силовым
блоком

Цепи
включения

выключателя

Цепи
отключения

выключателя

И зм . |Кол.уч
ГИ П
Н ач .о тд ел а
З ав . гр.
И сполн.
И сполн.

Л и ст |№  док
О сипов
О сипов
Бобков
Курилова
М и хеен ко

П одпись М а

ТП  407  - 3 - 660 .03  - ЭП

Р аспр ед ел ител ьн ая  тран сф о рм ато рн ая  подстанц ия  
ЩЬЩ кВ с  двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с  ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО "ПО "Злтехника1

Секционны й выключатель 10  (6) кВ. С хем а  
эл ектр и ч еская  принципиальная  

(пр о д о л ж ен и е )

С тад и я Л и ст

17

Л истов

П роектны й и нститут
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в анов о

Формат АЗ



25

ЕН36-1 ЕН36-2

is
8 . 0 1

c S
> s  ■ :

О  I J J

1=5

EK-1

A41

EK-2

S£ 4 A42 SK1 A43 N41
1 2  Г ^ 4  1=1

s
(0
CO

CQ

P
3

g
C

Шинки
сигнализации

Выключатель
включен

Выключатель
отключен

Разъединитель
замкнут

Сигнал
неисправности

"Авария”

Сигнал
"Отсутствие

оперативного
напряжения"

Цепи

обогрева

Выключатель

включен

EEL-1
- 3 6  В

EEL-2

SF3 EL

725
724

1 2 1'cS' 2
XS1

724

ЕН220-1 _220 в ЕН220-2

Индикация
состояния

выключателя,

Резерв

Цепи освещения

Цепи контроля 
питания

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Д ата

П р и в я зан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
ЩЬЩ  кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО "ПО "Элтехника"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 18Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема  

электрическая принципиальная  
(продолжение)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

И нв. №
Ф о р м а т  А З
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1

Поз.
обозн. Н аим енование Кол П рим ечание Поз.

обозначение Наименование Кол, Примечание
Главные цепи SB1 Толкатель кнопки 8L P 2T  В104 1 Lovatoкнопка коасная

Контактный элем ент 8LM 2T  С Ю 1 Lovato
AF1 В/В выключатель B B /TE L -1 0  - /  7 0 0 0 1 см .опросны йли ст SB2 Толкатель кнопки 8L P 2T  В102 1 Lovatoкнопка черная

И Т Е А  6 7 4 1 5 2 .0 0 3  Т У Контактный элем ент 8LM 2T  С Ю 1 Lovato
A F 2 Блок питания BB/TEL -220 - 02А ИТЕА 433565.001 ТУ 1 B B/TEL SB3 Толкатель кнопки 8L P 2T  BL104 1 Lovatoлинза коасная
A F 3 Блок управления B B /TE L -2 2 0  - 05А 1 B B/TEL Л ам па 8L M 2T  ALB 048 1 Lovato

И Т Е А  4 6 8 3 32 .011  Т У Держатель лампы 8L M 2T  EL400 1 Lovato

QS1 Разъединитель Р Т 10/630/20 ТУ 3414-031-45567980-2003 1 ОАО ПО "Элтехника" Контактный элем ент 8LM 2T  С01 1 Lovato

R 1 ...R 3 Ограничитель перенапряжения ОПН-РТ-ТЕЫ 0/11,5 УХЛ2 3 см. опросны йлист SF1 Автоматический выключатель C 60N  2Р  1А С 1 M erlin Gerin
И Т Е А  674361 .101  Т У SF2 Автоматический выключатель C 60N  2Р  2А  С 1 Merlin Gerin

Дополнительный контакт D F 2 Merlin Gerin
Вторичные цепи SF3, SF4 Автоматический выключатель C 60N  1Р 2А  С 2 M erlin Gerin

Т1 Трансформатор ОСМ-1 -0,063 220/220 ТУ 16-717137-83 1
EL1 Лампа М О -36-25 Т У 16-92  И Ф М Р.675.310.003ТУ 1 SK1 Термостат 17561 1 S arel

Патрон Н 501 ,Е 2 7 , 34724 1 XR1 Розетка С Ш Р48У26НШ З кабельная угловая

FU1.FU2 П редохранительG F 205  5А 2 C abur А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1
Держатель предохранителя S F 723 2 C abur Вилка СШР48П26НШЗ блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1

HL1, HL3.HL4 Светосигнальная арматура X B 7E V 64P 3 Schneider  линза красная XR2 Розетка Ш Р28У 7Н Ш 9 кабельная угловая
Л ам па 8LM 2T  A L B D 4 8 3 Lovato А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1

H L2 Светосигнальная арматура X B 7E V 63P 1 S chneider  
линза зел еная Вилка ШР28П7НШ9 блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1

Л ам па 8LM 2T  ALBHH48 1 Lovato XS1 Розетка Z X  21 6 1 O E Z
KL1.KL2 Реле промежуточное 4 0 5 2  8230 2 Finder XTR1 Разъем W A G O  231 -6 0 2 /0 1 9 -0 00  (вилка) 1 B B /TE L

Вз
ам

.и
нв

.№
 

|

Розетка 9575 2 Finder XR4 Розетка Нал ЗА (F ) 09  2 0  00 3  2711 1 H A R T IN G
KL3, KL4 Р еле промежуточное 5 5 3 3  8230 2 Finder Фиксатор Housing 0 9  2 0  0 03  0301 1 H A R T IN G

Розетка 9473 2 Finder

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

|

РА1 Амперметр RI 72  5A 1+S I72  А1 1 Revalco см. опр. лист

R4 Резистор С 5-35 В 100 Вт, 1кОм, 5%  0.467.551 Т У 1 ТП 407 - 3 - 660.03  -  ЭП
SA1.SA2 Переклю чатель 7G N 12  55U 2 Lovato

Изм. Лист № шж Подпись Д ата

Привязан тип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)fD,4 иВ с двуш трансфориапораш h ouih ociih o  д о  1000 кВА 
смежат КСО-6(10)-Э1 гроизводства ОАО ТЮ ■Эптехниа*

Стадия Лист Листов

§с
а

Z

m
X
S

Нач.отдела Осипов Р 19Зав. гр. Бобков
Испопн. Курилова Секционный выключатель 10(6) кВ. Схема 

электрическая принципиальная 
(продолжение)

Проектный институт 
ГИ П Р О КО М М УН Э Н Е РГО  

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. №
Ф орм ат АЗ
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>s со _  со Sо 1 осоо VOСО JQ
с 1 сS

1 - I4-  <
о

Поз.
обозн. Наименование Кол Примечание

Заглушка Protection cover 09 20 003 5425 1 HARTING
ХТ1-1...ХТ1-12,

ХТ31, Клемма CBD.2 52 Cabur
ХТ1-15...ХТ1-2[

XT1-34...XT1-3f
ХТ1-38...Х1-63
ХТ2-4...ХТ2-6, 
ХТ2-10, ХТ2-11

ХТ1-13,ХТ1-14 Клемма CBD.4 13 Cabur
ХТ1-32.ХТ1-33
ХТ1-36,ХТ1-37
ХТ1-64...ХТ1-67
ХГ4-1...ХТ4-3

Т П  4 0 7  -  3  - 6 6 0 .0 3  - Э П

И зм . Л и с т № док П о д п и сь Д а т а

Привязан гип О си п о в Распределительная трансформаторная подстанция 
ЩЬЩ кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО 'ПО *Элтехника"

С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч .о т д е л а О си п о в

Р 20З а в . гр. Б об ков

И с п о л н . К у р и л о в а Секционный выключатель 10(6 ) кВ. С хем а  
э л е к т р и ч е с к а я  п р и н ц и п и а л ь н а я  

(о ко н ч а н и е )

П р о е ктн ы й  и н с ти т ут  
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. И в а н о в о
И с п о л н . М и х е е н к о

Инв. №
Формат АЗ
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1

1 L1-L20 L1-N 
I L2-L3V ( / L2-N SA-1

П оложение
_i
3

ГГ 7
Zj

0 СП_|
Контакт и и 3-8 3̂ 123-12 3-12
замкнут 2-9 2-5 2-9 2-9 2-5 2-1

Q S 2

контакты CNJ тсо S
Я

со
h-
о

о
а>

см
pS

Зам кнут X о Xо
Разомкнут О V ОV/  SX

Зазем л ен оА О \ /А О XО

Q S1 |

контакты СМ з <?LO2о
о>

см м-
со

<о|
uS

Разомкнут ОXОXX оЯ О
Зазем л ен Ох ОXоXОX
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Р ел е  контроля 
"Земля в сети 10 кВ"

Шинки

напряжения

Защ ита
трансф орм атора

от
резонансны х

перенапряжений

Контроль

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ВЕАШ.674722.521 -01 ЭЗ на камеры КСО-6(Ю) - Э1 
ОАО ПО "Элтехника".
2. Ряды зажимов ячейки см. черт. №407 - 3 - 660.03 - 

ЭП лист 41.
3. Розетки и вилки показаны для высоковольтного блока 

трансформатора напряжения.

I ТП 407 - 3 - 660.03 -  ЭП
___

Привязан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(̂ У0>4 кВ с двумя трансфорыатораам мощносшо до 1000 кВА 
с ячейками КСО-6(10)-Э1 производства ОАО ТЮ 'Эшехнив1

С тадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 21Зав . гр. Бобков
Ислолн. Курилова Трансф орм атор напряжения 1 0 (6 ) кВ. 

С хем а электрическая принципиальная  
(начало)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

1 Инв. №
Формат АЗ
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S 3
Q . O  
С  ®

§  со
О  I

о
CDX
S
CQ

го

Шинки
гарантированного

питания

С и т а л  и
квитирование сигнала  

"Земля в с е т и "

З ащ ита  трансф орм атора  
от резонансны х  

перенапряжений

П итание реле  

максимального  

напряжения  

-2 2 0 В , 50Гц

Электромагнитная

блокировка

206

KV3 207 Контроль

С
ОI напряжения

11 I
208 питания

219

9

KL6
S' 220

Сигнал
"Земля в сети"

8 12

221
KL8
S' 222 Сигнал

^  8 12 ^ "Резонансное

перенапряжение"

8 ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Д ата

П р и в я зан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО 'ПО "Элтехника"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 22Зав.гр. Бобков
Исполн. Курилова Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. 

С хем а электрическая принципиальная  
(продолжение)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

И нв. № Исполн. Рожкова

Ф о р м а т  А З
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S3
Q . O
с  ®

§  СО 
О  I

о

CD
X

S
CQ

го

8

ЕК-1 Е К -2

7 (7 1 )
QS1

9  10 3  (70 )

для Т Н 2

5 (1 8 3 ).(1 8 2 )  7 ( 8 )
QS1

13 14

SF1
_____/ ______ 1А 8________ ^
| 11 14

1А11

S F 5
s' 57

I 11 14

_ 5 2 ______— о -

Цепи

обогрева

Цепи
освещ ения

Блокировка
включения

выключателя
- ввода

- секционного

В схем у А В Р  

ячейки  
ввода

Цепь
внеш ней

индикации

Индикация
состояния
зазем лителя
QS1

-зазем лен

Индикация
состояния
разъединителя
Q S 2
-зам кнут

-зазем лен

Е Н36-1 Е Н 36 -2

N 702
А701

KL6
/ А 7 0 5

S B4
/O v

10 6 1 < 9 2

Q S 2 HL1
А 7 0 6 /C N

1 2 Х 1̂ Х 2

QS1 HL2
/ А 7 0 7 /O v

11 12 Х 1̂ Х 2

KL8 S B5
А 7 0 8 /O v

6 10 1 ЧУ 2

Шинки
сигнализации

Сигнал "Земля в 

с е т и "

Разъединитель

включен

Зазем литель

зазем лен

Квитирование

сигнала

ф еррорезонанса ТМ

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Привязан

Инв. №

Изм. |Кол.уч
ГИП
Нач.отдела
Зав, гр.
Исполн.
Исполн,
Исполн.

Лист |№  док
Осипов
Осипов
Бобков
Курилова
М ихеенко
Рожкова

Подпись М а

Распределительная трансф орматорная подстанция 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО "Злтехника"

Стадия

Р
Лист

23
Листов

Трансф орм атор напряжения 10 (6 ) кВ. 
С хем а электрическая принципиальная  

(продолжение)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново

Формат АЗ
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1

Поз.
обозн. Н аим енование Кол П рим ечание Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание
Главны е цепи Л ам па 8L M 2T  ALB 048 1 Lovato

ID1 Блок индикации 1 см. опросны йлист Держатель лампы 8L M 2T  EL400 1 Lovato
IC 1 ...IC 3 Изолятор опорный с  емкостны м делителем 3 V en e ta Контактный элем ент 8L M 2T  С01 1 Lovato

D C L  2 0  5 0 0  4 0 SB5 Толкатель кнопки 8L P 2T  BL106 1 Lovato  
линза синяя

FU1...FU3 Держатель с предохранителем ПКН001-10 УЗ ЮкВ 3 Л ам па 8L M 2 T A L B 0 4 8 1 Lovato
Г О С Т  2 2 1 3 -7 9 Держатель лампы 8L M 2T  E L400 1 Lovato

QS1 Зазем л итель S P -1 0 /6 3 0 /2 0 1 S arel Контактный элем ент 8L M 2T  С01 1 Lovato
QS2 Разъ единитель Р Т -1 0 /6 3 0 /2 0 1 S arel SF1.SF6 Автоматический выключатель СбОа ЗР  2А  В 2 M erlin Gerin

R 1 ...R 3 О граничитель перенапряж ения О П Н 3 см. опросны йлист SF3 Дополнительный контакт D F 1 M erlin Gerin
И Т Е А  67436 1 .1 0 1  Т У SF2 Автоматический выключатель C 60N  1Р 2А  С 1 M erlin Gerin

TV1 Трансформатор напряжения НАМИТ ТУ 3414-06-05755476-96 1 см. опросны йлист SF4 Автоматический выключатель СбОа 1Р 2А  С 1 M erlin Gerin
SF5 Автоматический выключатель СбОа 2 Р  4 А  С 1 M erlin Gerin

Вторичные цепи Дополнительный контакт D F 1 M erlin Gerin
EL1 Лампа М О -36-25 Т У 16-92  И Ф М Р.675.310.003ТУ 1 SK1 Терм остат W 1 284 1 Klinkmann

Патрон Е 27 601 .30 1 Legrand Т1 Замок блокировочный ЗБ-1УЗ 1 с м .  опросный ЛИСТ

HL1 Светосигнальная арматура 8LP 2T  IL224 1 Lovato
линза коасная V1 Диодная сборка КЦ402В(Г,Д) 1 с м .  опросный ЛИСТ

Л ам па 8LM 2T  A L B D 4 8 1 Lovato XR1 Розетка С Ш Р36 П 15 Э Г5 блочная
H L2 Светосигнальная арматура 8LP 2T  IL225 1 Lovato

линза ж елтая А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1
Л ам па 8LM 2T  A L B D 4 8 1 Lovato Вилка СШР36 У15 НГ5 кабельная угловая 1

KL6, KL8 Реле промежуточное 5534  8230 2 Finder А С Л Р .434 .410 .017  Т У 1
Розетка 9474 2 Finder XT1-1.JCT1-50, 

юз-1 m 2.

KV1.KV2 Реле максимального напряжения RSHV 220V 50Hz 2 Revalco Ю4-1.ХГ4-2,
ю 5 - 1 3 . . т «

Вз
ам

.и
нв

.№
 

I

KV3 Реле минимального напряжения 31RVLE 220 1 Lovato ХГЗЗЗ..ХТЗД Клем ма C B D .2 71 C ab u r
Розетка S11 1 Lovato

PV1 Вольтметр R I72  150V , ш кала S I72  15 kV /150V 1 Revalco

I 
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

 
1

R4.R5 Резистор С 5-35 В 100 Вт, 1кОм, 5%  467.551 ТУ 2 Lovato
SA1 Переключатель вольтметра фаза-ноль, фаза-фаза 7GN12 66U 1 Lovato ТП 407 - 3 - 660.03  -  ЭП
SB4 Толкатель кнопки 8L M 2T  BL104 1 Lovato

линза коасная
Изм. Лист №док Подпись Д ата

Привязан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(б)Л),4 >В с двум трансфорнатораем нощностъю до 1000 кВА 
с м е н и  КСОЗ(10)31 производства ОАО "ПО ’Элтехниа'

Стадия Лист Листов

2
а
X

S

Нач.отделг Осипов
Р 24Зав. ф . Бобков

Исполн. Курилова Трансф орматор напряжения 10(6) кВ. 
Схем а электрическая принципиальная 

(окончание)

Проектный институт 
ГИ П Р О КО М М УН Э Н Е РГО  

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. № Исполн. Рожкова

Ф орм ат АЗ
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32

10 (6 ) кВ

ТА1-А

£

11

ТА1^А

ТА 2-А

QS1

H i -

AF1

1И2 ТА1-С1И1

ц п с

il
11

ТА 1-С

ТА 2-С

Q S 2

/ H i ' AF3

ТА1 Q S 1 .Q S 2

контакты СМ
1

5 S
00 0  £  

ст>
■со

со
■LO

З а м к н у т X о X о х о о
Р а з о м к н у т о

¥
0

¥ х о
З а з е м л е н о X 0 к 0 1 X 1 0 X

N412

Учет

электроэнергии

Максимальная
токовая
защита,
токовая
отсечка,

0 3 3

1) Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ВЕАШ .674722.602-05 ЭЗ на камеры КСО -6(Ю ) - Э1 ОАО ПО  
"Элтехника".

2) Для технического учета. Для коммерческого учета цепи 
напряжения подключаются непосредственно от ТН путем 
прокладки отдельных кабелей от ТН до счетчика.

3) Розетки и вилки показаны для выдвижного блока с 
высоковольтным выключателем BB/TEL.

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

| Привязан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(61/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО ’Элтехника"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 25Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова

Отходящая линия 10(6) кВ. Схема 
электрическая принципиальная (начало)

Проектный институт
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕР ГО  

г. Иваново
Исполн. Михеенко

1 Инв. № Исполн. Рожкова

Ф орм ат АЗ
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Индикация
состояния

выключателя.

Резерв.

Цепи

обогрева

Цепи
освещ ения

Шинки
сигнализации

Выключатель
включен

Выключатель
отключен

Разъединитель QS1  
замкнут

Разъединитель Q S 2  
замкнут

Сигнал
неисправности

"Авария"

Сигнал
"Отсутствие

оперативного
напряжения"

Цепи
контроля
питания

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Изм. Лист №док Подпись Д ата

П р и в я зан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
ЩЬЩ  кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО 'ПО *Элтехника"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов

Р 27Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова О тходящ ая линия 10 (6 ) кВ. С хем а  

электрическая принципиальная  
(продолжение)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

И нв. № Исполн. Рожкова

Ф о р м а т  А З
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1

Поз.
обозн. Н аим енование Кол П рим ечание Поз.

обозначение Наименование Кол. Примечание
Главные цепи KL1.KL2 Р еле промежуточное 4 0 5 2  8230 2 Finder

Розетка 9 575 2 Finder
AF1 В/В выключатель B B /T E L - 1 0 - /  / / /  / 1 см. опросны йлист KL3 Р еле промежуточное 5 533  8230 1 Finder

И Т Е А  6 7 4 1 5 2 .0 0 3  Т У Розетка 9 473 1 Finder
A F 2 Блок питания BB/TEL -220 - 02А ИТЕА 433565.001 ТУ 1 B B/TEL РА1 Амперметр R 172  5A 1+S 172  А1 1 Revalco .  см. опросный лист
A F 3 Блок управления B B /TE L -2 2 0  - 05А 1 B B/TEL РК1 С четчи к электроэнергии С Э Т 1 см. опросный лист

И Т Е А  4 6 8 3 32 .011  Т У SA1 Переклю чатель 7G N 12  55U 1 Lovato
ID1 Блок индикации S C  5 583 1 V en e ta  Isolator! SB1 Толкатель кнопки 8L P 2T  В104 1 Lovatoкнопка коасная

IC 1 ...IC 3 Изолятор опорный с емкостны м делителем 3 V en e ta  Isolatori Контактный элем ент 8L M 2T  С Ю 1 Lovato
D C L  2 0  5 00  40 SB2 Толкатель кнопки 8L P 2T  В102 1 Lovatoкнопка чеоная

QS1.QS2 Разъединитель РТ-10/630/20 ТУ 3414-031-45567980-2003 2 ОАО "ПО Элтехника" Контактный элем ент 8L M 2T  С Ю 1 Lovato
R 1 ...R 3 Ограничитель перенапряжения ОПН-РТЯЕИО/11,5 3 SB3 Толкатель кнопки 8L P 2T  BL104 1 Lovatoкнопка коасная

И Т Е А  674361 .101  Т У Л ам па 8L M 2T  ALB 048 1 Lovato
ТА-А, ТА-С Трансформатор тока ТЛК-10-5 0.5/10РПОГГ.671213.003 TV 2 см. опросны йлист Держатель лампы 8L M 2T  E L400 1 Lovato

Т А Трансф орматор тока ТД ЗЛ К 0,66 1 Контактный элем ент 8L M 2T  С01 1 Lovato
SF1 Автоматический выключатель C 60N  2 Р  1А С 1 M erlin Gerin

Вторичные цепи SF2 Автоматический выключатель C 60N  2 Р  2А  С 1 M erlin Gerin
Дополнительный контакт □  F 2 M erlin Gerin

А1 Блок релейной защиты IP R -A 1 O R IO N SF3, SF4 Автоматический выключатель C 60N  1Р 2 А  С 2 M erlin Gerin
FU1.FU2 Предохранитель G F 205  5А 2 C abur SK1 Терм остат 17561 1 S A R E L

Держатель предохранителя S F 723 2 C abur R4 Резистор С 5-35 В 100 Вт, 1кОм, 5%  0.467.551 Т У 2
EL1 Лампа М О -36-25 ТУ 16-92  И Ф М Р.675.310.003ТУ 1 Т1 Трансформатор ОСМ-1-0,063 220/220ТУ16-717137-83 1

I В
за

м.
ин

в.
№

 
I

Патрон лампы Е 27  Н501 34724 1 XR1 Розетка С Ш Р48У26Н Ш З кабельная угловая 1
HL1, HL3...HL5 Светосигнальная арматура X B 7E V 64P 4 S chneider  линза коасная

Л ам па 8L M 2T  A L B D 4 8 4 Lovato
H L2 Светосигнальная арматура X B 7E V 63P 1 S chneider  

линза зел еная

По
дп

ис
ь 

и 
да

та ТП 407 - 3 - 660.03  -  ЭПЛ ам па 8L M 2T  A L B D 4 8 1 Lovato
КК1 Коробка испытательная КИ 1 З П Т .6 1 9 .0 1 7

Изм. Лист №док Подпись Д ата

Привязан ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(G)ID,4 >В с двуап трансфорналораам иотцногаъю до 1000 кВА 
смейвшКОО-6(1())Э1 производства ОАО "ПО ■Этеими"

Стадия Лист Листов

£
mЕ

Нач.отдепЕ Осипов
р 28Зав. гр. Бобков

Исполн. Курилова Отходящ ая линия 10(6 ) кВ. Схем а  
электрическая принципиальная 

(продолжение)

Проектный институт 
ГИ П Р О КО М М УН Э Н Е РГО  

г. Иваново
Исполн. Михеенко

Инв. № Исполн. Рожкова

Ф орм ат АЗ
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П оз.
обозн. Н аи м ен о в ан и е Кол П р и м еч ан и е

А С Л Р .4 3 4 .4 1 0 .0 1 7  Т У

Вилка СШР48П26 ЭШЗ блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1

XR2 Р озетка  Ш Р 28У 7Н Ш 9 кабельная угловая
А С Л Р .4 3 4 .4 1 0 .0 1 7  Т У 1

Вилка ШР28П7НШ9 блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1
XR3 Р озетка  Ш Р 32П 12Н Г1  блочная

ГЕО . 3 6 4 .1 0 7  Т У 1

XTR1 Разъем  W A G O  2 3 1 -6 0 2 /0 1 9 -0 0 0  (вилка) 1 W A G O

XR4 Р озетка Нал ЗА (F ) 0 9  2 0  0 0 3  2711 1 H A R T IN G

Ф иксатор Housing 0 9  20  0 0 3  0301 1 H A R T IN G

Заглуш ка Protection cover 09  2 0  00 3  5 4 2 5 1) 1 H A R T IN G
Ш-1..ХГ1-10,
ХТ1-15...ХТ1-20.
ХТ1-29...ХТ2-32
ХТ1-34.ХТ1-35,
КП-37..ЛП-Я
ХТЗ-1...ХТЗ-5 Клем м а C B D .2 41 C ab u r

ХТ2-12.ХТ2-13, Клем м а C B D .6 2 C ab u r
ХТ2-4,
ХТ2-6...ХТ2-9 Клем м а испы тательная S C B .6  /C D 5 C ab u r

ХТ1-11...ХГ1-14
ХГ1-33,ХТ1-36,
ХГ4-1...ХГ4-3 Клем м а C B D .4 9 C ab u r

ТП  40 7  - 3 - 66 0 .0 3  - ЭП

Изм. Лист №док Подпись Д ата

П ривязан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО 'Элтехника'

Стадия Лист Листов
Н ач.отдалг Осипов

Р 29Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова О тходящ ая линия 10(6 ) кВ. Схем а  

электрическая принципиальная 
(окончание)

Проектный институт 
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

Инв. № Исполн. Рожкова

Ф о р м ат А З
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1 ч н /
QS1

ТА 1-А

ТА 2-А

ТА1-С

ТА 2-С

ТА 1-А

ТА 2-А
Схема секционного выключателя 

|" A F3

А411
2И 2 2И1

ТА 2-С

2И 2 2И1

ТА2-В

j F t .

С411

I _  А411 Х10 Х11

II
С 4 1 1 Х12 Х13

В411

2И 2 2И1
- »

N411

см. примечание 3

QS1
контакты2г соLOго5смV 13*1

4
115-
161

Замкнут XоXсжОхсРазомкнут О*С*£схсЗаземлен О£сXСXqx

А1

А 412
I
I А 412

I
I

С 412
I
I
I

С 412

Х25
О -

Х27
О -

Х26
О -

Х25г
■О-

Х27г
■О-

Х29
О -

Цепи

токовых

трансформаторов

Максимальная

токовая

защита,

токовая

отсечка

37

1. Настоящий чертеж составлен на основании чертежа 
ВЕАШ .674722.528-02 ЭЗ на ячейки К С О -6 (Ю )-Э 1  ОАО ПО  
"Элтехника".

2. Ряды зажимов ячейки секционного разъединителя см. 
чертеж №  407-3-660.03 - ЭП лист 40.

3. Розетки и вилки показаны для блока трансформаторов 
тока.

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Привязан ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
КХбуО̂  кВ с двуыя трансфориатораам нощностъю до 1000 кВА 
сячейам КСО-6(10)-Э1 производства ОАО ТО •Элтехника*

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Р 30Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова Секционный разъединитель 10(6) кВ. 

С хем а электрическая принципиальная 
(начало)

Проектный институт
ГИ П РО КО М М УН Э Н ЕР ГО  

г. Иваново
Исполн. Рожкова

I Инв. №
Ф орм ат АЗ
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В схеме секционного выключателя

ЕК-1

т
ЕК-2

А41 SF4
_<й»
1 2

А42 SK 1 А43 R4 N41 I

t °

Шинки
гарантированного

питания

Блок
релейной

защиты

Цепи
управления

выключателем

Сигнал
неисправности

"Авария"

Цепи
обогрева

ЕН36-1

EEL-1

ЕН36-2

-3 6 V

723 725 Д 724
1 2

XS1
— <  > —

EEL-1т
QS1

7 3
13 14

QS1
А7 А9

Шинки
сигнализации

Разъединитель
замкнут

Разъединитель
разомкнут

Разъединитель
заземлен

Цепи
освещения

Блокировка

Цепи
электромагнитной 

блокировки 
( только для 

ТН2)

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Изм. Лист №док Подпись Д ата

П р и в я зан гип Осипов Распределительная трансформаторная подстанция 
ЩЬЩ  кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО 'ПО *Элтехника"

Стадия Лист Листов
Нач.отдела Осипов Р 31Зав. гр. Бобков
Исполн. Курилова Секционны й разъединитель 10 (6 ) кВ. 

С хем а электрическая принципиальная  
(продолжение)

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. Рожкова

И нв. №
Ф о р м а т  А З
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Поз.

обозн. Н аи м ен о в ан и е Кол П р и м ечан и е
Главны е цепи

Q S 1 Разъединитель РТ-10/630/20 ТУ 3414-031-45567980-2003 1 ОАО "ПО Элтехника"

ТА-А,ТА-В,ТА-С Т р ан сф о р м ато р  то ка  Т Л К -1 0 -5  0 ,5 /1 0 Р  О  /5 3 см. опр осны йл ист

В торичны е цепи

А1 Блок релейной защ иты  IP R -A 1 O R IO N
EL1 Лам па М О -36 -25  Т У 1 6 -9 2  И Ф М Р .675 .310 .003Т У 1

П атрон Н 501 , Е 27 , 34 7 2 4 1

HL1 С ветосигнальная арм атур а X B 7 E V 6 4 P 1 S ch n e id er  
л и н за  коасная

Л ам п а 8 L M 2 T  A L B 048 1 Lovato

H L 2 С ветосигнальная арм атур а X B 7 E V 6 3 P 1 S ch n e id er  
л и н за  зе л ен ая

Л ам п а 8 L M 2 T  A L B 048 1 Lovato

H L 3 С ветосигнальная арм атур а X B 7 E V 6 5 P 1 S ch n e id er  
л и нза  ж ел тая

Л ам п а 8 L M 2 T  A L B 048 1 Lovato

R4 Р езистор С 5 -5В  100В т, 1кО М , 5  %  0 .467 .551  Т У 1

SF3, SF4 А втом атический выключатель C 60N  1Р 2А  С 1 M erlin  G erin

SK1 Терм о стат 17561 1 S A R E L

X R 2 ШР32П12НГ розетка блочная АСЛР.434.410.017 ТУ 1
ШР32У12НШ вилка кабельная угловая АСЛ Р.434.410.017 ТУ 1

X S 1 Р озетка  модульная Z S  2 1 6 1 O E Z
ХТ1-5...ХТ1-8,
ХТ2-10.ХТ2-11
ХТ1-10...ХТ1-16 
ХТ1-35, ХТ1-36
m -47,XT1^8
хн-54...хт1-ез Клем м а C B D .2 2 7 C a b u r

ХТ1-9 Клем м а C B D .4 1 C a b u r

S

i

Поз.
обозн. Н аи м ен о в ан и е Кол П р и м ечан и е

)СГ2-12,ХТ2-13 Кл ем м а C B D .6 3 C a b u r
ХГ2-4...ХГ2-8 Кл ем м а изм ерительная S C B .6 /C D 5 C a b u r

П еремы чка S C B /6 /P  0 12 1 C a b u r
Т1 Зам ок блокировочный ЗБ-1 У З 1 Установить дополнительно 

СМ.ОПРОСИ, лист
V1 Д иодная сборка К Ц  4 0 2  В (Г, Д ) Установить дополнительно

СМ.ОПРОСИ, лист

ТП  4 0 7  - 3 - 6 6 0 .0 3  - Э П

9C
П рив язан

И нв. №

Изм. Л ист |№ док Подпись B S S .
гип Осипов
Н ач.отдапг Осипов
Зав , ф . 
Испопн. 
Исполн. 
Испопн.

Бобков
Курилова
М ихеенко
Рожкова

Распределительная трансформаторная подстанция 
К^буО  ̂кВ с двуня трансформатораам нощностъю до 1000 кВА 
см еж ат КСО-6(10)-Э1 гроизаодства ОАО ТЮ 'Эптехнма1

Стадия Л ист Листов

р 32
Секционны й разъединитель 1 0 (6 ) кВ. 

С хем а  электрическая принципиальная 
(окончание)

Проектный институт 
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново

Ф о р м ат А З
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Р У -1 0 (6 ) кВ

2А1 2 Е С 1
2С 1 2 Е С 2
2А 41 2Е К 1
2N 41 2 Е К 2
7 2 3 EEL1
7 2 4 E E L 2
А 7 01 ЕН36-1
N 7 0 2 ЕН 36-2
2А 51 2ЕН220-1
2N 51 2ЕН220-2
А630-2 EVA-2
В630-2 EVB-2
С630-2 EVC-2
N630-2 EVN-2

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

■ * s  1 - 1 1 > 1 -
! 1 ! " v 1

1
1 -

! ^ 1 1 * ч 1
1,

— 1 11.1 1
1,

— 1 * ч 11.1
I

I

I
1
I -• v 1 1

1 • v 1
* ч 1 1 • ч I I -1 1

I
1

—1 11 11 1.1 1 1
I

1
1 1

®  ©

1А1 1ЕС 1
1С1 1 Е С 2
1А41 1ЕК1
1N 41 1 Е К 2
7 2 3 EEL1
7 2 4 E E L 2
А 7 01 ЕН36-1
N 7 0 2 ЕН 36-2
1А51 1ЕН220-1
1N 51 1ЕН220-2
А630-1 EVA-1
В630-1 EVB-1
С630-1 EVC-1
N630-1 EVN-1
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К  -0
СО X*  о
5  &V  ю  
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т ♦

Т П  4 0 7  - 3  - 6 6 0 .0 3  - Э П

И зм . Кол.уч. Л и ст №док. П од пись Д а т а

П р и в я з а н гип О сипов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(6)/0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО 'ПО *Элтехника"

С та д и я Л и ст Л и стов
Н а ч .о тд е л а О сипов

Р 33З ав . гр. Бобков
И сполн. Курил ова

Р У -10 (6 ) кВ. План шинок
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

И сполн. М и х е е н ко

И н в . № И сполн. Р о ж ко в а

Формат АЗ
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Позиц.
обознач. Наименование Кол Примечание

1-QF Выключатель автоматический стационарного
исполнения ARI0N - 561 - 0JB58 - 1КА12000 А O EZ

1-QS Выключатель-разъединитель VKP 32000 2000 А КА ТКО

1-ТА1...1-ТАЗ Трансформатор тока TAR8 2000/5 А класс 0,5 Revalco

1-РА1 ...1-РАЗ Амперметр RI96 5А1 + SI96 2000А Revalco
1-PV Вольтметр RI96 500 V Revalco

1-FU1...1-FU6 Предохранитель O P V 10/1 с плавкой вставкой PV10 6А O EZ

1-КМ Контактор 11BF16 22 230 Lovalo
1-SA Переключатель 8 LP2T S231 с контактами С10-2 шт Lovato
1-HL1 Лампа сигнальная XB7-EV64P Telemecanique
1-HL2 Лампа сигнальная XB7-EV63P Telemecanique
1-XS Розетка 11010 220 В , 6 А Mennekes
1-ХТ1 Клемма испытательная SCB.6 10 Cabur
1-ХТ2 Клемма CBD.4 10 Cabur

П рив язан

И нв. №

Т П  4 0 7  - 3  - 6 6 0 . 0 3  - Э П

Изм. Кол.уч. Л ист »иж. Подпись Д а та
ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция С тадия Л ист Листов
Н ач.отделг Осипов 10|6)П,4|Всдвумят|шфо|ИИ1ере1мио1Дношо доЮООнВА 

стнейати КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО НО ■Этими- р 3 6Зав . гр. Бобков
Исполн. Курилова

Панель вводная. 
Перечень аппаратуры

П роектны й институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

Ф о р м ат А 4
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Позиц.
обознач. Наименование Кол Примечание

Q F Выключатель автоматический стационарного

исполнения ARION - 561 - 0JB58 - 1 КА1 2000 А 1 O E Z

QS1.QS2 Выключатель-разъединитель VKP 32000 2000 А 2 КА ТКО

КМ Контактор 11BF16 22  230 1 Lovato
KV1.KV2 Реле контроля напряжения 31 RVTLN 380 2 Lovato
KS1.KS2 Реле 55.33.8230 с розеткой 94.73 2 Finder
SA1 Переключатель 8 LP2T S120 с контактами С10-2 шт 1 Lovato
SA2 Переключатель 8 LP2T S231 с контактами С10-2 шт 1 Lovato
Н И Лампа си таль ная XB7-EV64P 1 Telemecanique
HL2 Лампа си таль ная XB7-EV63P 1 Telemecanique
ХТ1, ХТ2 Клемма CBD.4 20 Cabur

П рив язан

И нв. №

Т П  4 0 7  -  3  - 6 6 0 . 0 3  -  Э П

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Д а та
ГИП Осипов Распределительная трансформаторная подстанция Стадия Л ист Листов
Н ач.отделг Осипов 10(6УО,4 кВ с двумя трансфорпагараш иацнасшо до 1000 кВА 

сячейаиКС&6(10)31 гршзводства ОАО ТЮ "Элтеими" p 3 7Зав . тр. Бобков
Исполн. Курилова Панель секционная с АВР  

Перечень аппаратуры
Проектный институт 

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 
г. Иваново

Исполн. М ихеенко

Ф о р м ат А 4



4 4

Схему электрическую принципиальную ячейки ввода 
10 (6) кВ см. чертеж № 407 - 3 - 660.03 - ЭП листы 11.„15.

2
о
X
S
S
сеп

CD

I
S
4и5
с
§

с

с

2
<0
X
S

ТП  4 0 7  - 3 - 66 0 .0 3  - ЭП

И зм . Кол.уч. Л и ст №док. П одпись Д а т а

П р и в я з а н гип О сип
О сип
Бобке

ов Распределительная трансформаторная подстанция 
Ю(6У0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО "ПО "Эптешка1

С тад и я Л и ст Л и стов
Н а ч .о тд е л а ов

Р 3 8
З а в . гр. >в
И сполн. Курилова Р У  1 0 (6 ) кВ. Ряды  заж и м о в  

яч ейки  ввода 1 (2 )

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
M cnoj1Н.

1Н.

М и хеен ко

И н в . № M cnoj Р ож ков а
Формат А2
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Схему электрическую принципиальную ячейки 
трансф орматора напряжения см. чертеж  
№ 407  - 3 - 660 .03  - ЭП  листы 21 ...24.

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Д ата

П ривязан гип Осип
Осип
Бобке

ов Распределительная трансформаторная подстанция 
10(бу0,4 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 1000 кВА 
с ячейками КС0-6(Ю)-Э1 производства ОАО "ПО "Элтехника"

С тадия Лист Листов
Н ач.отдела ов

Р 41
Зав. гр. >в
Исполн. Курилова Р У  10 (6 ) кВ. Ряды зажимов  

ячейки трансф орм атора напряжения  
1 ( 2 ) секции

Проектный институт
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО 

г. Иваново
Hcnoj1Н.

1Н.

М ихеенко
И нв. № Hcnoj Рожкова

Формат А2
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1 .Сигнл*-сигнализация отключения автоматических выключателей 
Сигнл**-сигнапизация откпюченя оперативного питания 
Сигнл***-сигнализация отключения входов АБП 
Ситл****-сигнализация отключения выходов АБП 

2. В скобках указаны номера панелей по конструктиву РТП-0,4-2

П р и в я зан

И н в . №

ТП 407 - 3 - 660.03 -  ЭП

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Д ата
гип Осипов Распределительная трансформаторная по, 

ЩЬЩ  кВ с двумя трансформаторами мощностью
дстанция Стадия Лист Листов

Нач.отдела Осипов до 1000 кВА Р 42
Зав. гр. Бобков с ячейками КС0-6(Ю}-Э1 производства ОАО 'ПО *Элтехника"
Исполн. Курилова

Ряды зажимов ячейки 
собственных нужд

Проектны й институт
Г И П Р О К О М М У Н Э Н Е Р Г О  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

Ф о р м а т  А З
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1. Схему электрическую принципиальную 
панели ввода 0,4 кВ трансформатора см. 
чертёж № 407-3-660.03 - ЭП лист 34.

2. Схему электрическую принципиальную 
панели секционного выключателя см. 
чертёж № 407-3-660.03 - ЭП
лист 35.

ТП 407 - 3 - 660.03 - ЭП

И зм. Кол.уч. Л ист №док. П одпись Д ата

Привязан ТИП О сипов Распределительная трансформаторная подстанция С тадия Л ист Л истов
Н ач.отдела О сипов 1(Щ4кВсдвумтрансфориатодо до 1000 кВА 

с ячейками КСО-6(10)-Э1 гроизводства ОАО ТЮ *Эпгехнивя Р 43З ав. гр . Бобков
И сполн. Курилова

РУ-0,4 кВ. Рады зажимов панели ЩО 2000 
вводов и секционного выключателя

Проектный институт 
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО  

г. Иваново
Исполн. М ихеенко

Инв. №̂ И сполн. Р ож кова

Формат АЗ

Типовой проект 407-3-660.03

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293839/4293839853.htm

