
ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ Э .407-116

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ 
ВЛ 0,4 ив-10кВ ДЛЯ ОСОБОГОЛОЛЕДНЫХ РАЙОНОВ 

И РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННЫМИ СКОРОСТЯМИ ВЕТРА

СОСТАВ СЕРИИ:

ВЫПУСК I деревянные опоры ВЛ 0,4-кВ 
ВЫПУСК И деревянные опоры ВЛ 6-1 ОкВ

еф̂ г 74-01
ВЫПУСК II

программа переселения соотечественников

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html
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ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 3.407 -118

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 0,4 И 610 кВ 
ДЛЯ ОСОБОГОЛОЛЩНЫХ РАЙОНОВ 

И РАЙОНОВ С ПОВЫШЕННЫМИ СКОРОСТЯМИ ВЕТРА

состав серии;
выпуск I. Деревянные опоры ВЛ 0 ,4  кВ 
выпуск II. Деревянные опоры ВЛ 6-10 кв

вып уск II.

с ф  274-01

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ „СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ" 

МИНЭНЕРГО СССР

УТВЕРЖДЕНЫ 

И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ 

МИНЭНЕРГО СССР 

С 1 июля <976 г,
РЕШЕНИЕ № 102 ОТ 13 МАЯ 1976 г.



СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА

£<5

§ S S |
s i !Ж

8 «-

Наименование Стр HS
лист

П о я с н и те л ь н а  я з с п и ск а  
Общая часть. 3.
Основные положения по механическому расчету. 3
ти п  опор и указания по их применению. У
Про6оба и изоляторы. S
Расчетные пролеты. 6
Элентричесное оборудование. ' 8
Закрепление опор В грунте. 9
Заземление. ю
Производство работ по с тр о и те ль с тв у  
Баз душнЬ/х линий. /0
Монтажные криВые стрел проВеса сталЬнЫх 
проводов ЬЛ £'Юк&) З н -S r  50мм. <{
Монтажные криВые стрел проВеса алюминие
вых проводов ЬЛ 6-ЮкЬ, Ьн- S - 50 мм. is
МонтаЖнЫе криВые стрел проВеса сталеалюми- 
ниеВых проВодоВ ЬЛВ-Юк&; Вн = S’г 50 мм. /3
Мантс/ЖнЬ/е криВые стрел проВеса стс/леалю- 
миниеВых проВодоВ ВЛб-ЮкБ, 3h =3St 90 мм. /9
МонтаорнЫе криВые стрел провеса алюминие
вых проб0 дов ЗЛ 6-ЮкВ; Зн : 3Sг ifОмм. i5
МонтаЖнЬ/е кривые стрел провеса ста лЬ - 
нЬ/х проводов ВЛб-ЮкЬ Внz5б+90мм. ie

Ч е р те ж и
ГабарчтнЫе схены опор п 1
Промежуточная опора ГНОг * 18Д. Общий Вид. 18 5
Промежуточная опора П10г-/8ДБ. Общий Вид. 19 3
Узел крепления траВерсЬ/ опор П/0г-/8Д}ПЮгНВДБ; 90 <1
ППЮг-ДВ.

Наименование Стр. Н:
лист.

Угловая промежуточная опора УПЮг-д. Общий Вид. 31 S
УглоВая промежуточная опора УПЮг-ДБ. Общий Вид. гг 6
Узел крепления траВерсЬ/ опар УПЮгД, УПЮг-ДБ. гз 7
ОтВетВителЬная опора ОРЮг-Д. Общий Вид• 2if 8
ОтВетёителЬная опора ОРЮг-ДБ. Общий Вид. гз 3
Узел крепления траВерсЬ/ опор ОРЮг-Д, ОРЮг-Д6. 36 /0
концевая анкерная опора кЮг-д. Общий Вид. 37 и
концеВая анкерная опора кЮг-ДБ. Общий Вид• 58 /г
Угловая /анкерная) опора УРЮг-Д. Общий Вид. 39 /3
УглоВая /анкерная)  опора УРЮг-ДБ. Общий ёид^ 30 '9
УзлЫ крепления траВерсЬ/ опор НЮг-Д, кЮг-ДБ^яЮгД уяюПдб 31 15
Промежуточная опора ППЮг-ДБ. Общий Вид. зг 16
Пнкерная переходная опора ДП10г-ДБ. Общий Вид. 

Деревянные элементы опор

33 17

С то й ки  промежуточных опор. 39 18
Стойки слоЖнЬ/х опор. 3S 19
ТраВерсЬ/ промеЖУточнЬ/х и слоЖнЬ/х опор. 
ПодкосЬ/ опор УР10г-Д, УР10г-Дб. Поперечи
ны сложных опор, Ригели РДЧ, РД-2. Под-

3S 50

траВерсни к . 37 г/
Схема разработки котлоёаноВ.
Объемы древесины для промежуточных и слож

38 гг

ных опор ЗЛ 6-ЮкВ. 39 гз
Специсрикащия на элементы крепления проводов. 90 гу

тк УнчсрицироВаннЫе деревянные опоры ЗЛОМВЧОкВ для особогололеднЬ/х районов и районов с повышенными скоростями Ветра 3.4
1976 Содержание Выпуска Выпуск Лист . 
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По я сии телbно я з описка

1. Общая ч а с тЬ
// Настоящий выпуск Л  проекта,, Унифицированные 

деревянные опоры воздушных линий электропере
дачи ОН и €40 кВ для особогололеднЬ/х районов и рай
онов с повышенными скоростями в е тр а " pas рабо
т а й  Краснодарским отделением„ СелЬэ нерг о проект " 
по плану типового проектирования в соответствии 
с техническими решениями, согласованными с 
Госстроем СССР о т  3 мая 07 3  года.

i.2 При разработке проекта учтены требования 
главы Правил устрой ств а  электроустановок*
(п уэ-вб ) и соответствую щ ие разделы „ С тр ои тель
ных норм и прав и л * /см и п ) - n -G  -74, п - и 9-62,
/7-/5-74, 7J.B/-62, Ц -35-79, Ц-В4-7/, W-U6-67.

/.3 Опоры предназначаются для подвески 3х прово
дов ВЛ 6-Ю кЗ, проходящих в населенной и нена
селенной местности. ОпорЫ рассчитаны  на 
применение в у -vl/ ветровых районах с то л щ и 
ной стенки гололеда о т  б  до 90мм и в  T-sh В етр о
вых районах с толщиной стен ки гололеда 96г 40 мм. 
тем пература воздуха 8 э ти х  районах принята -, 

максимальная + 40*0, м иним альная- 40°С, средняя 
годовая - 0°с и при гололеде - S°C.

< 4 Величины максимальных нормативных нагрузок 
о т давления ветра и о т  гололеда принимались 
с повторяемостью один раз в десять ле т.

г. ОсноёнЫе полоокения по 
механическому расчету

г./ При разработке настоящего проекта в е т -  
ровь/е нагрузки на провода и конструкции при
н я т ь / по та б л .  /.

таблица  /

ветровые
ряионЬ/
поПУЭ’66

Скоростной 
напор, нтс/У- 
(ckopocmb 
Ветра, £&)

Скоростной 
напор, кГс/нг 

снижен 
на /5%

Скоростной напор Ветра 
во время гололеда, кГс/н е

вн'-5г20 №$71/0 Bhs5t*/S Вн=ео* Bh^sho

1 к /у 40+ 65 
(25 г ъг] ЗЪ+SS (Ч /4 /4 2/ 33

V so/16/ 68 /7 /7 /7 2/ 33

VJ юо/зэ/ 85 2/ 2/ 2/ 2/ зз

vli HS/kll /06 27 27 27 27 33

* Значение скоростного напора ветра для  районов 
с повышенными скоростями ветра при гололеде

22 При расчете прочности опор принято снижение 
скоростного напора ветра на провода и конструкции  
на iS°/o /пуз. rn.n-5-34j_

ТК

<Э7Б
Унифицированные деревянные опорЬ/ ЗЛ ОН и 6-ЮкЬ для особогололеднЬ/х районов ирайонов с повышенными скоростями ветра

П ояснительная записка.
^4 274-01
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8.3 При определении расчетных нагрузок на конструк
цию опор коэсрсрициентЬ/ перегрузок принять/ по 
СН и П J -U 9 - 62.

8М РасчетнЬ/й изгибающий момент Железобетон
ных приставок снижен с учетом коэффициента  
услоВий работ, раёного 0,8.

2.5 Максимальные допустимые напряжения В проВо- 
дах ограниченЬ/ прочностью слоЖнЬ/х опор и уело - 
Виями их закрепления В грунте. На сталеалюми- 
ниеёь/е проВода для особ о гололедных районоВ Б соответ
ствии с ПУЭ табл.П-S -S  допущено повышение напряже
ния до 60% от Временного сопротивления провода 
при гололеднЬ/х нагрузках. Значения максимальных 
нормативных тяЖений в прободе приведены В табл. 2.

2.6 Для Выполнения монтаЖа прободоВ В проекте 
данЫ монтаЖнЫе кривые стрел провеса при раз
личной температуре наружного Воздуха

[стр.и-1б/.
Несоблюдение стрел провеса при монтаже мож ет 
привести к нарушению нормального режима 
работы Воздушной линии.

е.7 При определении изгиба нощих м ом ентов на 
уровне земли для промежуточных опор учитЬ/- 
6а лея дополнит елЬнЬ/й изгибающий момент о т  
Весовых нагрузок путем Введения постоянного 
коэсрср иц иен т а  равного /. /О для районов с
толщиной стенки гололеда 5-Юмм и /. 20-
для осталЬнЬ/х районов.

таблица 2.
Максимальное наоматиёмор 

тяЖение В проводах

Мерки
и

сечение
проводя

Ьетровои район
I - W  1 T.Yt

Гололед, мм
s  I ю 1 /5 | го I ss \ зо 1 is  1 to

тяж ение, *Гс

' ^
 г» <0 440 440 440 440 590 590 590 590

яс-зв/б.г з/о 335 Ъ50 365 490 510 525 540
вС-50/3,0 360 375 385 395 530 545 550 565
RC-70/H MS 445 445 445 595 595 595 595
Я -50 265 300 325 350 — — — —

fi-70 320 345 360 390 580 520 520 520
Я-95 380 395 400 430 570 S60 560 545
Я-720 445 445 445 460 620 595 585 570

S. rrjun опор и ука за н и я по их применению
ЗУ В проекте разработаны следующие типы опор: про- 

межуточная, угловая промежуточная, угловая анкерная, 
ответвительная анкерная, промежуточная переход
ная, анкерная переходная и концевая.
В случае использования коротконерного леса проек
том проработан дополнительный Вариант деревян
ных опор с Железобетонными приставками.

3.2 Для изготовления опор принят сосновый лес по 
ГОСТ 9463-72. Допускается для изготовления стоек 
применение лиственницы и ели.

т к Унифицированные деревянные олорЬ/ ЬЛОрц 6-ЮкЬдля особогалоледнЫх районов и районов с повышенными скоростями Ветра 3.407-48
Ш Б П о яс н и те ль н а я  записка Выпуск •лист 

1
cd> г л ч -о \
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3.3. ГПипам опор присвоены ыисррЬг.
ГУО г -78Д - промежуточная деревянная ЮкВ для особого- 

лаледнЬ/х районов. Последние две цисррЫ обоз
начают диаметр стойки ё £ ери и не. 

П70г-78ДБ- то ofce, но состаёная с Железобетонными 
приставками.

Аналогично:
УпЮг-Д, Уп Юг -д б  -  угловая промежуточная 
У я Юг-Д, Уя/Ог-ДБ- угловая анкерная 
О Я 70 г-Д , OR Юг-Д Б - ответвительная 
ПпЮг-ДБ -  промежуточная переходная
япЮг-ДБ -  анкерная переходная
кЮг-д, кЮг-Дб -  концевая

3.4 Промежуточная опора разработана одностоечной 
конструкции и слуЖ ат для подвески проёадоё 3/7 Б-ЮкВ.

3.5 Углоёая промежуточная опора позёоляет изненятЬ
напраёление mpaccb/ на угол до 30°

3.6 Углоёая анкерная опора устанаёлиёается на 
углах паёорота mpaccb/ до 90°

3.7 ОтёетёителЬная опора слуфит для Выполнения 
отёетёления В одну сторону.

3.8 Анкерные и концеёые опоры предназначаются 
соответственно для анкерных пролетов и на  
концах линии.

3.9 Промежуточная переходная опора на двух Железо
бетонных приставках предназначается для Выполне
ния пересечений с инженерны ми сооружениями, 
крепление проводов ЬЛ6-ЮкЬ- двойное.

Ч. Провода и изоляторы. 
ч.7. ОпорЫ допускают подвеску следующих, марок 
проводов:
а), для особогололеднЬ/х районов алюминиевые 

ЯЛОкЯ-720 [ГОСТ 839-74]
сталЬнЫе мноеопроволочнЬ/е ПС-25/ту-74-4-66/-75) 
сталеалюми ниевые Я с-25/4,2- р с -70/ / Г [ гост- 859-74] 

5/ для районов с повышенными скоростями 
ветра.
алюминиевые Д-SOr Д-/20 ( г о с т - 839-74) 
сталЬнЬ/е ПС-25 (Т У  74-4-667-75/ 
сталеалюниниевые Д С - 35/ 6,2 ip  С- 70/77 [  ГОСТ639- 74].

4.2 Максимальные допустимые напряжения В прово
дах определяются путем деления максималь
ного тяЖения/ приведенного в табл. 2, на полное 
сечение провода. При применении на линии проводов 
других марок нормативное тяЖение не должно 
превы ш a mb 600 к гс.

4.3 Применение проводов меньших сечении, чем 
указано в пункте 4.7 недопустимо по меха
нической прочности.

4.4 крепление проводов на промежуточных опорах 
предусмотрено нс/ штЬ/ревых изоляторах и/с/о-Д/
U с/о-В или и  ЯР/Q-Г, при этом, в ненаселенной 
местности- одинарное, а в населенной - двой
ное, на сложных опорах - на и зо лято ра х  
ПСб-б; п<рб-3 или ПСГБ-Д.

ТК УнисрицироВаннЫе деревянные опоры ВЛ 0,4 и 6-ЮкВ для особоеололеднЬ/х районов и районов с повышеннЫми скоростями ветра
Пояснительная записка

>ии&
ВыпусА листI ыкуслЛ
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5. Расчетные пролетЬ/
& табл, д и У Эля различных проВодоВ приВе- 

денЫ ВетроВые и габаритные пролеты.
Зетроёые пролеты Воздушных линий, проходящих 
по защищенной о т  ВетроВ местности, подлежат 
уВеличенинз на 16%,
Величины габаритных пролетоВ определялись 
по максимально допустимой стреле проВеса про- 
Вода В населенной и ненаселенной местности.
Для пересчета габаритнд/х пролетоВ, определения 
габаритоё пересечений и Выполнения монтаЖа на лис
та х  11-16 лриВеденЬ/ монтажные криВые стрел 
проВеса проВодоВ.
Минимальное расстояние мгэрду проВодами по услоВи - 
ям их сближения В пролете определялось для районоВ 
гололедности S'-г 20 нм по формуле : 

d ~ ш + 0 Л \ / 7 Ж м
где: а - расстояние мео/сду проВодами, м

и - номинальное напряжение, кв 
f  - стрела проВеса, м 
Вн- толщина стенки гололеда, мм 

Для асобогололеднЬ/х районоВ ( при толщине стенки 
гололеда 25 т 40 мм)  минимальное расстояние между 
проВодами определялось Экстраполяцией данных 
табл. J  - 5-8 ПУЭ - 66.
Для алюминиеВых и сталеалюминиеВых проВодоВ стрелы 
проВеса при гололеде меньше или раВнЬ/ стрелам про
Веса при наиВысшей температуре; для сталЬнЬ/х 
проВодоВ стрелЬ/ проВеса при гололеде, превышаю

щие стрелЬ/ проВеса при наиВысшей температуре, 
обозначены на графиках зВездочкой (  V.

ГЛаЬлица 3

Марка
и

сечение
проВода

1

I
£

ПЮГ-/6Д 1 П/0г-/8Д
Гэлолед, мм

5 \ / 0  [ /5 \ го\\ 5 1 Ю | /5 I го
ветробой район

V VI V YI 1 а V Yli уи я V 0 Ш

ПС- 25 еГ /05
/гг

/00
//8

9г
96

78
9/

64
76

68
7//

63
73

92
//0

73
86

59
70

63
73

62
72

59
69

ев //9 92 Н9 92 81/ 69 65 95 95 68 84 68 S3
сталеалю-
миниеёые еГ 15

97
15_
91/

67 
80

61
77

55
66

S3
61/ -S6 *87

60
72

Я
6/

82
56

46
55

44
S3

ЯС-35/6,2 е$ 96 75 95 75 85 65 62 77 77 65 80 65 5/
flc-SO/8, / ев 83 66 83 66 83 63 62 67 67 62 80 6S 49
Rc-70j // ев 7/ 58 7/ 55 7/ 55 60 S3 53 53 75 62 47
алюмини
евые ег 70_

88
65
81/

60
73

58
7/

52
6/

Я
60

46
51/

63
30

55
67

i 9 
58

46
54

4_4
52

43_
51

Я-50 90 69 90 69 79 65 62 72 72 65 80 65 5/
Я -70 ев 76 59 76 59 76 59 60 60 60 60 77 62 49
Я -95 ев 65 51 65 St 65 St 60 52 52 52 75 60 47
Я -/20 ев 58 45 58 1/5 58 1/5 58 46 46 46 71 60 46

1. В числителе даны габаритные пролеты для насе
ленной местности, 6 знаменателе -  для ненасе
ленной.

Унифицированные дереВяннЬ/е опоры ВЛ 0,У и 6 40кВ для особогололеднЬ/х районоВ и районоВ с поёыиеннЫни скоростями Ветра _ Серия „ 3 4-07-US
П  ояснительная записка Выпуск
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6. Электрическое оборудование.

6.7 При прохождении ЬЛ 6-70 кВ В районах с заг
рязненной атмоссрерой Выбор электроаппара- 
mypbi, изолятороВ и штырей следует производить В 
соответствии с „ Руководя цини указаниями по 
Выбору и эксплуатации изоляции в районах с 
загрязненной атмоссрерой "/ Р У  - 7к).

6. г Металлические д е та ли  и крепеЖнЬ/е изделия, 
установку и способы крепления кабелЬнЬ/х мусрт 
и тр уб ч а тЫ х разрядников сле дуе т Выполнять по 
типовом у проекту 3. к07- 86„ Унифицированные 
дерева иные опоры Воздушных линий электропереда
чи напряжением О, к, 6-70 и 20 кВ*.

6.3 Защита кабельных мусрт, подстанции и пере
секаемых линий от атмоссрернЫх перенапряжений 
Выполняется при помощи разрядникоВ РТ-70.

6.4 СилоВь/е кабели, прокладыВаемЬ/е по опоре, 
долорнЬ/ бь/mb Ж естко закреплены на опоре и защи
щены от механических повреждений углобой сталЬю 
на Высоту до 2,5м от уровня земли.

6.6 Установку разъединителей на концеВь/х, 
анкернЬ/х и отВетВителЬнЬ/х опорах следует Выпол
нять  по типовому проекту k07 -k -1/70„ Разъедини
те л ь  нЬ/е пункты  для воздушных линий /ОкВ на дере
вянных опорах с Железобетонными или деревянны
ми приставками. *

8
7. Закрепление о п о р  В г р у н т е .
7. 1 Расчет оснований по деформациям и несущей 

способности Выполнялся по СНиП Л  - U9- 62, Е -75-7к 
и инструкции по расчету закреплений В грунте, У - (066 гм., 
разработанной £>гпи и Нии „ Э нерю сетЬ проект"

7.2 Рекомендации по закреплению опор относятся к 
их установке в пробуренные котлованы  с нена
рушенной стр ук тур о й  диаметром k SO мм или 
800 мм /для опор с ригелями) в гр у н та х  с ха р а к 
теристиками по табл. 6.

7.3 Нагрузка на фундаменты сложных опор приве
дена В табл. 5  для максимальных тяЖений
В проводе о т  300 до 600 кГс.

таблица 5
Наименование 
опор и характер, 
нагрузок

Нормативное максимальное тяЖение В проводе кбе
300 326 360 376 <100 425 450 475 500 525 550 575 600

IIIСтойка№ 0.53 0.62 0,77 0.87 0,900.99 1.09 1,18 1,27 1.36 1.46 7,55 1.64
I 48р 0.80 0,93 7,06 7.77 7,29 7.39 1.S3 1,65 1,77 7,90 2,02 2.14 2.34

Стойка
Ж 4сц 7.70 1,80 7,89 1.98 2.07 2,17 2.26 2,35 2.46 2.S4 2,63 2.73 2,82

!
1
1

§
стойка
1-Е

hl$H0,33 О.ЗП ОН6 0.50 0.560.62 0,68 0,77/ 0,80 0.84 0,92 0.97 1.03
fiSp0,50 0,58 0,66 0.73 0.61 0,88 096 1.04 1,11 1,(9 1,27 1,34 1,42

Подкос denг./з 2.27 2.47 2,55 2,69 2,92 2,96 3,10 3.2к 3,38 3,52 3.66 3,79

§
Стойка
1иЕ

*/8н0,62 0,70 0,78 0,87 0,95 1,03 1.12 1,20 1,29 1,38 1.46 1,64 1,62
dip 0.88 0.98 (.09 1,20 1,37 1.92 1,52 7,6 k 1.7 к 1.85 1,96 2,06 2,17

ПодкосfiCHг 82 Ъ,02 3,27 3,4 3,603,79 3,99 4,19 4.38 4,58 4.77 4,97 5,16
$?§?§[

s a j
л *^ ь о

Стойко
I

Мн 7.67 1,76 7,93 2,77 2.29 SK7 г,65 2,83 3.01 3.19 3,373,55 3,73
tibp 2,76 2,76 2,62 2,853,09 3,33 3,56 3,80 4.03 4,26 4.50 4,73 4,96

стойка
Ж Нсн 2,75 2,93 3,77 3,29 3,47 3,65 3,83 4.0/ 4.(9 4.37 4,55 4.73 4,97

t l W»W W 9 /rrv//w V O f y U P / t ,
Пен -  нормативные сфамающие нагрузки, тс.

тк Унифицированные деревянные опоры ВЛ 0,4и 6-70 кВ для особо гололедных районов и районов с повышенными скоростями Ветра серия 
ЗА67-118
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7А Проектом предусмотрено закрепление промефу- 
точнЫх опор дез ригелей £ грунтах (У и У катего
рии / по таЬл. б), S грунтах /7/ категории - с одним 
ригелем длиной 500мм. Закрепление проме футочнЬ/х опор 
£ грунтах Т  и Ц  категории решается при конкрет
ном проектиробании путем уВеличения длины или ко
личества ригелей.

7.5 Закрепление слофнЫх опор £ грунте преду
сматривается 6 дВух Вариантах.

I  ти п  -  стойка (подкос) устанаВлиВаетсЯ S кот- 
лоВан с 2-мя ригелями длиной по 500мм 
кафдый;

I  т и п  -  стойка /падкое) у  с т а  ноВлиВается £ кот- 
лоВан с 2-мя ригелями длиной по 630мм. 
кафдый. Второй ти п  закрепления при
меним только для целЬнд/х деребяннЫх 
стоек  /  под косо В)

7.5. Тип закрепления слофнЫх опор Выдирает
ся В зависимости о т  сризико- механических сбойстВ 
гр у н та . основания, приведенных В табл. 6.

7 7 Закрепление опор В копанЫх котлоВанЫх или 
грунтах, отличающихся по сризико- механическим 
сВойстВам о т грунтоВ, приведенных В табл. 6, 
долфно быть рассчитано по инструкции V - /066- 
-тм- 7/ * Энергосеть проекта*

7.8. Обратная засЫпка котлоВаноВ долфна про
изводиться грунтом Выемки с послойными уплотнени
ем трамбоВками с доёедением плотности до У. 1 т/м 3 
толщина кафдого трамбуемого слоя не долфна пре Вы- 
и a mb г О с н . __________________________

РасчетнЬ/е характеристики 
песчс/нЫх и глинистых грунтоВ 

( f -  т/м 3, ‘р'"-град, с р- т/м 3)

таблица 6

Наименование
Видов

грунтов $ $

характеристика грунтов при к оэ ФФициенте пористости
0АМ0.50 о. si-0.60 0.64-0.70 0.7 4-0.80 0.81-0.95 0.96-4,40

I
г»

1>о«и

Гравелистые 
и крупные

У

V

го
41 £

1,9
38-7

1,8 
36 IV

Средней
крупности

у
гср

г.о 
Ъ8 I

/,9 
36 7

4,8 
33 IV

Мелкие
У
Кср

го
36 £
а/

19
34 й

1.8
зо щ

ПылеВатЫе
г
V*ср

1.9 
3# £
о,г

1,9 
зг А 
он "

4.8 
38 Ш

It
и

|1 

<̂0 

О «V
о &Г
«5

СупесЬ 
Яр *9,5-ISA

Г
Г в
ср

10 
гз  £ 
4,3

1.95
зг Г/
0,9

4.9 
34 Ш 
03

Суглинок
Ap-isA-tSA

У

£

3,0
гг у 
/Ф

1,95
г/ &
0,7

4,9 
30 ш
0А

1,8 
19 1 
о,г

Суглинок
Ар--155-ISA itс р

1,95
го v 
19"

4,9 
49 3  
и

4,8 
48 Ш 
0,8

1J5
п  а
0,4

4,66 
16 I  
0.2

Глину 
Ар-16,s-гга

У
Yp
ср

4 9 
48 V
г,8

1.8 
17 /7 
1,9

4,7 
46 ш 
4,0

/.65 
45 Г  
0,6 ~

Глина

Ар-ггА-збА

У
Кср

1.8 
16 У 
3,6~

1,7
45 Гу 
3,5

1,65 
44 ш 
1,8

Глина
ир-гб.5-зоА

Г
Кср

4,7
14 V 
44,0"

1,65 
43 IV
г,г

Унифицированные дереВяннЫе опоры ЬЛ Од и 6-Ю/сВ для особогололеднЫх районоё и районов с поВыиеннЬ/ми скоростями Ветра _ серия 
3 .4 0 7 -И в

4 97В П о ясн и те льн а я  записка
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7.9 Конструкция! Закрепления сложных 
опор ё  грунте..

Максимальное 
трясение 6 
прободе, к гс

категория грунтоВ по табл. 6
г  1 Ш 1 б 1 1

Способ закрепления опор
300 Рд-2 Рд-/ Рд-/ Рд-/ Рд-/
390 рэ-г Рд-/ Рд-/ рд-/
400 рд-г* Рд-/ Рд-1 Рд-/
450 рз-г* Рд-2 Рд-/ РдЧ
500 рд-г* Рд-/ Рд-/
550 Х Г Рд-2 Рд-/
600 рд-г* Рд-/

\"Рд-1

Ш И I
щ д

— 3d крепление с помощью 2* дереВяннЬ/х или 
Желез обетоннЬ/х ригелей длиной 500мм.

~ То ojce, но дли ни ригелей 650мм
или Рд-2*- тоэре, но с предварительной под- 
сЫпкой ригелей песчано- гроёийной смесбю 
слоем 300мм.
Решается при конкретном проектирова
нии путём уВеличения количестВа и длин 
ригелей по расчету.

8. З а з е м л е н и е

Величина сопротивления растеканию тока при ко
ротком замыкании, конструктивное Выполнение зазем
ляющих устройстВ и способы присоединения к заземляю
щим спускам приняты по типоВону проекту 3.407-83.

ю
9. П р о и з Ь о д с тВ о  р а б о т  по 

с т р о и т е л ь с т в у  ВоздушнЬ/х л и н и и .
9.1 L/зготоВление опор предусмотрено индус три- 

алЬнЬ/м методом, к ним относятся'. поточный 
способ изготоВления деталей сложных опор, контроль
ная сборка их и транспортироЁка укрупненными 
блоками.

9.2 При изготоВлении дереВяннЫх деталей руко- 
ВодстВоВатЬся техническими услоВиями ОСТ34. 248-74. 
и чертежами настоящего проекта.

9.3. Для бурения котлоВана под опоры используют
ся бурилЬно- краноВые машины БМ-302 или МРК- /Д.

9.4 В щелях предохранения проВодоВ от поВрео/сдения 
манmack необходимо Вести с применением специаль
ных роликоВ.

ТК УнидэицироЁаннЫе дереВяннЫе опоры ВД09кЗ и €40кЗ для особогололеднЬ/х районоВирайоноВс поВышеннЫми скоростями Ветра бЧоТ\\Ь
(Э7Б Пояснительная записка. Выпуск Лист
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ИонцеВЫе (анкерны е) опоры УглоВые /анм ернь/ej onopbi

2. Данные В скобках относятся к промежуточным опорам, устанаВли ВаемЫм S ненаселенноеi  м е с тн о с ти .

Т К

1976

Унифицированные дереВяннЫе опоры ЗЛО А  и 6 -Юм3 для особогололедным районов и районоВ с побЬ/шеннЫми сморостями Ветра

Гъбарцт нЬ/е схем ы  оп о р

M f - u i
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i
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________________ С п е ц и ф и ка ц и я ________
I  Депебс / сосна 3сорта с забадской лоопа/пкоа/

/8

У - в
лоз.

Рорка
опоры

Рорка 
Эл-та Уааменобинае

Размеры Объем, м 3
Громе- 
чанае

Д40Л
мм

Ялта,
мм

КОл. еб общ. бке-го
/

Л/8Н8Д
Опойка /80 //ООО / am о ,т Ласт/8

9 Тоадерса 163*/20 2300 / о т 0024 ОМ Ласт 28
/7 метол\ А

У ?
ЛОЗ.

Рорка
опоры УоименоЗоние

Топ, парка, 
те.хм. кар- ко, 

гост
кол.

Мосса, КГ Лраме-
чанаеед. общвсего

г г

л/Ог-(8Д

раскос Р Р - 3 60*6; 1-625 2 2,04Ш

8.3

33 болт М20 t '-ззо е -'/зо / 0.940.94
/3533 болт м/б 1:260, Г: /00 3 0.45

36 болт /1/6*/48 ГОСТ 7798- 70 2 0,270,94
37 Гайка 2P2D ГОСТ 5975' 70 / ем 0.06 8.0
38 /аака 2Р/В ГОСТ 59/5-70 5 ом ап
39 Шайба Отб-ф22 60*60*6 2 0,/70.34
40 Шайба отб. ф/8 60*60*6 _ Х_

3 0,/7шз
0.51

43 Штырь Ш8-22- / ГОСТ/838/73 4
44 Штырь Ш- 22Д-/ ГОСТ /838/73 L

4

/ В  спецификации Вики колачестбр-- д  числителе 
для ненаселенной /честности, 3  знаменателе - 
для населенной.

г. Реталлаческае элементы и крепексные изделия 
опоре/ проняты по TU 3. 407- 8S, альдом )Д/.

з. Вбъем дребесаны дан для опоры /7 /0  с- /8Д ; объем ф е- 
десоны для опор n/Ur- /бд, п/бг-год-, n/Or-zzp продеден 
на ласте 3 3 .

у. Узел крепленая традерсы см- ла ст 4.
S. Раскос Р г?- з  следует дыполнитб с  отберста- 

яма <р /Змм.

т к Унаерицоробинные деребяннь/е опоре/ ЗА U.9*6o 6-/Ok3 для осадогололедных рааоноб арааоноб с побь/а/енныма схарсскяма детра Л
Н97В л /7/78релсуп70аная опора р //7г-/м  \ /7дщаа бод. I  I ^

Л  Г% -» /. /Ч ■
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|\  для опор ПЮг-гОДб 
]Lj  и лю г-ггдь

Спецификация -------
Т Дерево/сосна 3  с о р та  с заводской п р о п и т  моиJ

П°-
поз.

Марка
опоры

Марка
э л -т а

Наименование
Размеры

Нол.
Объем, ш  5 Приме- 

чаниеЦиам.
мм

Длина,
мм 3d. Общ. Все

го

2 ПЮг-Щб С то й к а 180 8500 1 0,36 0,36 0,38 Лист 18

9 Траверса юох120 2500 1 0.0219,024 Лист 20
/7 0ЧСелезобетон

18 \Н0г~тб]рТ-Ч.0-1.5 П р и с та в к а  | -  4500 \ 1 ^203 .̂203^20^03407 ,̂
Тп М е та л л
АП

поз.
Марка
опоры

Наим енование Тип. маяки, 
техн. хар-ки, 

гост
Нол. Масса; к г Приме-

4аниеед. общ. все. го
22

Ш0Г-18ДБ

Раскос Р м 'З 60X6, 1 -6SO 2 г  оч 4.02

23 Х а м и т X -12 2 S.3S 10.7

33 Б о л т  М 20 1=360.3=160 1 0,94 0.94

35 б о л т  М16 1=260. e * m 3 0,45 1.36 «5.1 fs 
*1*36 Б о л т  М 16 к 140 ГОСТ 7733-70 2 0.27 0.34

37 Га й ка  2М20 ГОСТ5975-70 1 9,0690,06
33 Га й ка  2М16 ГО С Г S375-70 5 Q0330.17

39 Ш айба о тв . Ф22 00 * 60x5 2 0,17 0.34

40 Ш айба о т 8. Ф13 60x60x5
S
3 0,17 OIL0,51

4з Ш тЫ рЬ  Ш в '22-1 ГОСТ13331-73
/

~е
44 Ш тЫ оЬ Ш '22Д-1 ГОСТ18381-73

г
т

/. В спецификации дано количество: в  числителе для  не
населенной м естности, в  зн а м ен а теле-для населенной, 

г. М еталлические э ле м е н ты  и крепеысные изделия оп о
ры  п р и н я ты  по ТП з. 407- 35, альбом  vo.

3. Объем древесины дан для опоры пюг-1дДБ: объем дре
весины для  опор ПЮг -16ДБ, П10г- 2.0ДБ, ПЮг'22ДБ при
веден на л и с т е  23.

4. Опоры ПЮг-20ДЬ и ПЮг'22ДБ должны комплектоваться 
двумя пристабками ПТ' 4,0-4,5.

б. Узел крепления тр а в е р с ы  см. л и с т  4.
в. Раскос Рм'З вы полнить с о тв е р с ти я м и  ф 13мм

i l l Унифицированные дереЗяннЫе опорд/8/10,4 и б -10к8  д л я  особо гололедных районов ирайонобс по8б/и/енныни скоростями Зегра Серия
З.Ч07-11&

1376 Проме#сулю чная опоре ЛЮг-/#ДБ. Otfu/ao Sud. 9Ыписк\Листг Ж з
С4>27*~о/
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Узел ‘/прппрния траверсы[опоры пшгЧЗй. лШ г -И д е ) 
---------------- - уненаселенная м естность)

Узел крепления траверсыfопоры Л/0Ы8Д,Л1ОМ8Д6, ЛЛЮг-Дб) 
населенная м естность

щд*-еВля,ля5)

/. Применение траверс из круглого леса  допустимо, 
как исключение, при о тс у тс тв и и  Бруса.

2. Крепление провора к и зо ля то р у  пр и н ято  по  
Г  Л  3.407- 35, алЬбом %?.

3. Та б ли ц а  Выбора заж им ов приведена на  л и с те  24

т к Унифицированные деревянные onqpb/вЛО, ЧиВ-Юкв для особогололеднб/х районов и районов с повЬ/шенными скоростями Ветра ■. серия 
■J .407-II&

1976 Узел крепления траверсы  опор ПЮ г-М Д, ПЮг-/8ДБ, ЛП Ю гДБ.
66/л^куиап
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Специф икация
Т. Дерево /сосна Зсоота с заводской пропиткой J
Н-

поз
Марка
опоры

Марка
э л-та

Наименование Размеры
Нол.

Объем, м3 Приме-
чание

Диоп
М М

длина,
М м ед. Общ.

бее
го

3

УГНОг-Д
Стоика 180 11000 2 о т 0.872 Лист/9

13 Траверса 180 2700 1 0,0780,078 Лист 20
15 | 1 160 3300 1 0,0810,082 /10 Лист 21
11 РР-1 Ригель 200 500 4 ОМ о т Лист 2/
Е Металл

У - '
поз.

Марка
опоры Наименование Тил, марка, 

гехн. хар-ко,
ГОСТ

кол.
Насса, кг. Лриме- 

чаниеед. О&Ц. Всего
21

УШОгД

Оголовок or- 3 1? 560 т
28 Шпонка - вкладыш Шп 8 / 3,56 3.56

24.6
31 б о лт М 20 0630; 8 USD 2 1,68 3,36
32 б о л т  м  20 LU30-8U50 5 1,20 6.00
33 б о л т  М 20 0330, 8-. /30 1 0.90 0J4 29.8
34 Б о л т М 20 0260. В ./00 2 0.71 1.42
37 Гайка 2м2D /ОСТ39/3 70 /0 0.0Н0,64
39
45

Шайва о т  в. ф22 60*60*6
18
/6 D./7

3,06
272

Штырь ШУ-22Д-2 П/СТ/838/- 73
г_ 

—£

/ 3  спецификации Закс количество ■ д  числителе для 
ненаселенной, 6 знаменателе - для населенной местности.

г. Металлические элементы и крепежные изделия опары 
принять/ па TP. J  407-85, альбом Ш

3. Способ заделки опоры на данном чертезке дан для 
грунтов IF  и V  категории. Для грунтов других 
категории см. пояснительную записку, стр. 8

4. Узел крепления траверсы см. ли с т 7.

тк Унифицированные деревянные опоры 3//О.Чи 6-/ОкВ для асабоголлледных районов и районов с повышенными скоростями ветра „ Серия, „ ЗЛ07-И&
ш в Угловая промежуточная опора УР/О г-Д ; Общий бив

выпуск Лист
Е б

ca>/>7h.-ŝ \
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Специф икация
22

1 Дерево {сосна3 сорта  с заводской пропиткой/)
Уе
поз.

Марка
опоры

Марка 
э л -т а

Наименование Размерь/
Иол . Обгем.м3 Приме-

чаниеQua*
ММ

Длина,
мм ед. Оби/. Все

го
4

Упюг45
Стойка 180 8SOO 2 0,30 0,60

0,76
Лист /9

13 Траберса 180 2700 1 0,0780,078 Лист20
15 Поперечина 160 3500 1 0,0880,082 Лист 21
п о/селезобетон
18 чтлг.Лп лт-м-vs П ри ставка 4500 2 0,2030,4060,44

ТЛ.З.Ч07%
19

J/fWf Д (7
P1-OfC Р и  гелб 500 4 0,0080,032

£/ м еталл
Уе

ПОЗ
Марка
опорЫ Н а именование

Тип. марка 
техн. хар-ка 

ГОСТ
Кол. Масса, к г Приме-

чаниеед. Общ̂ Все90
21

УЛ/Ог'Дб

Оголовок О РЗ /
г 5,60 5,60

HJO

49.7

23 Х ом ут Х-12 4 5,35 21.4
24 ШпилЬка Ф20 k-650; 8=100 2 1.63 3.26
25 ШпилЬка Ф26 к-5бО;е*шо 2 1.38 2.76
28 Шпонка- вкладЬ/и/ Шпв 1 3.56 3.66
32 б о л т  М20 к -450,6-150 5 1.20 6.00 SS.0
33 б о л т  М 20 к =350; 8=150 1 0.94 0,94
34 б о л т  М20 к=2 б0 ,е=ю о 2 0,7/ 1.42
37 Г а й к а  2 М 2 0 TOCTSS/S-Ю 16 0.06} 1.02
39 Ш айба о т  в. Ф22 60X60X6 . 22

SU 0.17 379
3,40

45 Ш т Ы рЬ Ш У-22Д-2 ГОСТ 18381- 73 г
12—

О спецификации о а но к оли ч е с тв о : в ч и с ли те л е  
д л я  ненаселенной, £ з н а м е н а те ле  -  д л я  населенной
м е с тн о с ти ..

2. Металлические элем енты  и  крелео/снЫе изделия опоры 
п р и н я т ы  по Т Л  3. 4-07- 85, а л Ь д а м  Ш.

3. Способ за де лк и  опоры н а  данном  ч е р т е ж е  д а н  д л я  

г р у н т о в  JV  и у  к а те го р и й . Д л я  г р у н т о в  д р у ги х  к а 

т е г о р и й  см. п о я с н и т е л ь н у ю  за п и с к у , с т р .  S

4. Узел крепления траверсы см. л и с т  7

т к Унифицированные деревянные опоры 8ЛО, Vи 6- /ОкВ для  особогололеднб/х районов и районов с ловЬ/шеннЫми скоростями в е тр а Серия
3.407-118

1976 У гл о в а я  п р о м е ж уто ч н а я  опора УПЮ г-Д6. Общ ий вид. Выпуск Лис/П
6

с<|>274-0|
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Спецификация 24
I  XДерево {сосна 3  со рта  с заводской пропи ткой)
л/s
поз.

Марка
опоры

Марка 
э л -т а

Наименование
Размеры

Кол.
Обгем. м3 Приме

чанаеUuqm.
мм

Длина 
мм ев. общ. все

го
3

ОЛЮг-Д

Стойка 180 11000 2 0,436 0,212 Лист 19
11 Траверса 180 2700 1 0,078Ц078

1 ??

Лист20
12 Траверса 180 2 700 1 0,0780,078 Лист 20
14 Подтраверсник 1B0H8L 800 2 0,0260OS2

19СЭ
Лист 21

IS Поперечина 160 3500 1 0,0820,082 Лист 2/
17 РД-1 Р и ге ль гоо 500 4 0.0/60,084 Лист 2/
И М еталл

л/-в
ПОЗ

Марка
опорЬ/

Наименование
Тил, марка, 
теки, хар-ка,

ГО СТ
Нол.

Масса, кг Приме- 
чание6д. Общ. Все

го
21

ОЛЮг-Д

Оголовок О г-3 г 5,60 L&o
11,го

349
40,2

28 Шпонка- вкладб/ш Шпё 1 3,56 3,56
29 Полоса П л -/ 3 093 2,73
31 б о л т  Мго L=650,6=/50 5 1.68 8.40
32 б о л т  М20 /.=■450,6=130 6 120 7.20
33 Б о л т  М20 /=3so, е=iso 1 0,97 0,94
34 Б о л т  М20 1=250,6=100 2 0,71 1.42
37 Гайка 2М20 ГОСТ 5915-70 14 0,0870,90
39 Шайба отв.ф22 60^60X6 0,17 Ш1 У,7 у
44 Ш тЬ /pb Ш-22Д-/ ГОСТ18381-73

1 В спецификации дано количество: ё числителе для не
населенной, 6 знам енателе-для населенной м естности, 

г. М еталлические элементЬ! а крепеДснЫе изделия опоры
п р и н я ты  п о  ГП 3.407-65, а ль б о м  Ш.

3. Способ заделки опоры на данном чертеж е дан д л я  грун
т о в  JV и v к а т е г о р и й . Д л я  г р у н т о в  др уги х к а т е 
го р и й  см. п о я с н и т е л ь н у ю  записку, с т р . д

4. Узел крепления тр а в е р с ы  см л и с т  /О.

ТК Унифицированные деревянные опоры В А о.Чи 6-(О к В д л я  особогололедны х районов'ирайонодс повышенными скоростями ветра
серия 

З Л о  7-//6 
ВЫлусАЛист 
* 1  в1976 О тв е тв и те лЬ н а я  опора ОЛ/Пг-Д Общий ви д

С As ?74-~m
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С п е ц и ф и к а ц и я 25
1 Аереёо(с осла 3 сорта с заВодскоС/ пропиткойJ
а/э

поз.
Марка
опоры

Марка 
9  л -т а Наименование Размеры Кол. Овьем, м 3 Приме

чаниеДиан
мм

Длине/,
мм ед. odtq. Все

го
4

OAWrJUB

СтоС/к а 180 8500 2 0,30 0,60 Диет 13
11 /ПраВерса 180 2700 1 0,0730073 Лист20
12 ГПраВерса 180 2700 1 0,0780,0780,89 Лист 20
14 ПодтраВерсник /еох

180 800 2 0,0260,052 Лист 21
15 Поперечина 160 3600 1 0,082 0,082 Лист 21
Л. .Железобетон
18 ОЛЮгДб n r -w -is Приставка — 4500 2 0,2030,106

0,41
ТПЗ.Ч07%

19 Р1-Ж Р и ге ль — 4 0,008о т
Щ м е т а л л

V f
поз.

Марка
опоры

Наиме нова ние
Тип, марка, 
техн. хар-кс/, 

ГОСТ
Кол.

Масса, к г Приме-
чаниеед. Одщ Все

го
21

ОЯЮг'ДБ

Оголовок О г-3 1
2 5,60 Т Т д

1Ш

60,0

23 Х о м у т К - 12 4 6,д5 21.4
24 Ш пилЬка Ф 20 4=660, €=/00 2 1,63 3,26
25 Ш пилЬка Ф20 L-S60, е=/оо 2 1,32 2.76
28 Шпонка-  вкладЬш Шпв 1 3,56 3.56
29 Полоса П л -1 3 0,93 2.79
31 Б о л т  М20 1=650, €-150 3 1.62 5М4 65,3
32 б о л т  М20 4-450, €=150 6 1.20 7.20
33 б о л т  М20 4=350, €=150 1 0,94 0,94
34 б о л т  М20 4 =2 6 0 , е=юо 2 0,71 1.42
37 Га й ка  гм20 ГОСТ 5915 '70 20 0,0641.28
39 Ш айба о т 8. Ф22 60x60x6 0,17 W
44 ШтЫрЬ Ш-22А-1 ГОСТ18381- 73 - S —

1 Узел крепления траверс см. л и с т  io.
2. б спецификации дано количество: В ч и с л и т е л е  для  н е 

населенной, 6 з н а м е н а те л е -д л я  населенной м естности.

3. М е та лли ч е с к и е  э ле м е н ты  и крелейны е изделия опоры 
п р и н ять/ по ТП 3.4о 7- 85, а ль б о м  7п.

4. Способ за де лк и  опоры н а  да н н ом  ч е р т е ж е  д о н  д л я  
г р у н т о В  B u y  к а т е го р и й . Д л я  г р у н т о в  др уги х  к а 

т е г о р и й  см. п о я с н и те л ь н у ю  записку, с т р  д.

Т К Унифицированные деревянные опоры В Л  0,4 и 5 - /ОкВ для особогололедных районов ирайоновс повышенными скоростями в е тр а Серия
З Л о 7 -/ / 8

1976 О тве тви те льн а я  опора ОЛЮг'Мб. Общий Вид. Выпуск л и с т  
У

сф 27^-01
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Узел крепления траверс {д ля  опоры ОЯЮг-Д иОв/рг-Дб)
ненаселенна я  м е стн ое то  

2i

нкк РНК, НбН)

Узел крепления траверс { Эля опоры ОЯ fOr-д и ол/ог -д$) 
населенная м естность

28

&
i l  Т Т Т Т т  ж й/,Т а  ^

32 / O S
/ / 7s 3 

3 T & f -

4 4  “ " S 7 A
, ----- uf — I T  1 '“-m" -~yr -* 11 ■ »-» a n p j ^ g

24-'

нкк/'нк, нейJ

26

1 Крепление пробода к и золятору прин ято по ТЛ 3.4-07-85, альбом л/. 
2. Таблица выбора зашеин ов приведена на ли сте  24-._______

т к Унифицированные деревянные опоры вЛ 0,4 и б'/Окв для особо гололеднЫх районов а районов с повышенными скоростями ветла 
_______________________  Узел крепления тр а ве р с опор OJffDr-J? и ОЯ/Ог-Дб.______________________

серия
1 Л о 7 -па

1976 лист
/О
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Спецификация
/ Деребо /  сосна 3 сорта с  зс/додской пропиткойJ

V?
лоз.

Корка
опоре/

Марка 
Зл-та Уаименобание

Размеры Об ем, м3

it IIЛот,
мм

длма
мм

Кал. еб. общбсе-го
3

К/Ог-Д

Стойка /80 нооо г ОМ 8.872

120

Диет 19
11 /раберса 160 2700 1 0Д700,078 Лист 20
14 Робтраберсник fsm ООО 4 т 0,(00 рист 21
15 Поперечина т 3500 1 0,0870Д82 Лист 21

17 РД-1 Ригеле 200 500 4 0,0/6т ч Лист 21
/7 металл

Н-*
ЛОЗ.

марка
олоры Уаименобоние

7йп, марка, 
тех//, хар-ка; 

гост
Кол.

масса. кг

It IIей. Об/ЦSee
го

г г

КЮг-Д

Шпонка- бклибыи/ Шпб 1 3,56156

35Р

39 Ролоса /7л-1 б 0,935,58
30 Рр/окТ936-877-67 /68-22 1 1,70 1.70
31 болт М2й I ’fSt.C’/SO 8 Ш 13,5
32 болт м20 L-4S0, 8:/50 3 7,2 3,60
33 болт м20 i -збо. e-iso 1 ОЭЧ0,31
34 болт М20 2 0( 711.42
37 Гайка 2М20 ГОСГ591570 14 оря ОДО
39 Шайба о/пб■ <fi 22 60*60*6 гг ОЛ 3,74

i. Металлические элементе/ и  крелелсные изделия 
опоре/ пронято/ по Тп J. 407-85, анодом Уу. 

г. Способ заделки опорь/ на данном чертеясе дан для  
грунтоб д о  у  категории. Д ля  грунтоб  других к а те 
гории см. аонснителзнун? записку, стр . 8. 

з. Узел крепления траберсы см. л и с т /5.

тк Унодзицоробанные деребянные опоры 8АО.Ч и 5-/0к8 для особогололедных районоб а райаноб с  побыи/енными скоростями бетра &ЗГ-*ъ
\Ч1Ь Уонцебая f  анкерная] опара РМ г-Д , Сбиций бид.

8д/яуа\ Лист
й 1 11
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28

I .  Дерево С сосна 3  с о р т а  с заводской п р о п и тк о Ш
не

поз.
Марка
опоры

Марка
э л -т а Наименование

Размеры
Кол.

Объем, м 3 Приме-
чаниеЦиан.

мм
Плана
мм' бд. Общ. все

го
4-

КЮг'Дб

С то й ка 180 8500 г 0,30 0,60
086

Даст 19
11 Траверса 160 2700 1 0,0760,078 Лист 20
14 Подграверсник 180х

180 800 4 0,025qio4 Лист21
15 Поперечина 160 3500 / 0,0820,082 Ласт 21
Л  Ж е ле з о б е то н

18 К Юг-ДБ ПТУ,0-95

!!

- 4SOO г 0,2030,406 ОНV ТПЗ.407%,
19 Р1-Ж РигелЬ - 4 0 ,008 0,032
Ш М е та л л
ре

поз.
Марко
опоры Наименов а  ни е

Тип. марка, 
техн. хар-ка, 

гост
Кол.

Масса, к г Приме-
чаниебд. Обц. все

го
гз

81

Х о м у т Х-12 4 5,35 21,4

60,0

24 ШпилЬка Ф 20 L-660;6--f00 2 1,63 3,26
26 Ш п и ль к а  Ф 20 L -380/ €--100 Z 1.38 г,76
гв Ш понка - вкладЬиц Шов 1 3,563,56
29 П олоса Пл-1 6 0,93 5,58
30 Нрюк ТУ36-877-87 К В-22 1 1,70 1,70
31 б о л т  мЗО 4,-650; 8=150 6 1.68 10,1
32 б о л т  М 20 L'-450; 6=150 3 1,го 3.60
33 б о л т  М  20 1-350; 6=150 1 0,94 0,94
34- Б о л  т  М20 4=260; 6=100 2 0,71 1.4 г
37 Г а й к а  2М20 Г0СТ5915-70 го 9,089 1.28
39 Ш айба о тв . Ф22 60x60X6 26 0,17 ч.чг

1. М е та лли ч е ски е  эле м ен ты  и  крепео/сные изделия опора/ 
п р и н я ты  по ТП 3. 4-07- 85, а ль б о м  v/t,

2. Способ з а д е лк и  опорЬ/ н а  данном  ч е р те ж е  д а н  д л я  

гр у н то в  Е  и V к а те го р и й . Д л я  гр у н то в  д р уги х  к а 
т е г о р и и  см. п о я с н и те ль н у ю  з а п и с к у , с т р . в.

3. У зе л  к р е п л е  н и  я  тр а в е р с ы  см. л и с т  15.

Т К Унифицированные деревянные опорЫ в л  0,4 и 6-10кВ д л я  особое ололедных районов и районов с повышенными скоростями в е тр а
Q СО

1976 К онце ва я (анкерная) опора НЮ г-Дб. Общ ий в и д вылуи( ли ст
12

с4> 274-01



С пециф икация
23

Т Л е с е  во / сосна 3  с о р т а  с  заводской про ли ткоС /J
У?

ПОЗ.
Марка
опорЬ/

Марка 
эл-та

Наименование Размерь/ Кол. Объем, лт з Приме-
чаниеДиан.

ММ
Длина,
нм вд. Общ. дсегс

3

У Я Юг-Д

Стойка 180 11000 2 0,136 1,872

1,85

Лист 19
5 Подкос 180 нооо 1 0,1380,136 Лист2/
ИЯ- Траверса 180 2700 1 0,0130,078 ЛистВО
/4 ЛЬдтраверсник 'S0X/9C воо 4 0,023o,osг Лист 21
15

I1§ 160 3500 1 0,0810.082 Лист 21
/6 Поперечина 160 4000 г 0.O9S0,130 Лист21
17 РД-1 РигелЬ 800 500 6 ОД# 0,036 Лист21
W. М е т а л л

У*
поз.

Марка
опорЬ/ Наименование

Тип. марка, 
техн. хар-кс/, 

гост
Пол.

Масса, к г Приме- 
чаниевд. Общ. все

го
2Б

УАЮг-Д

2$I

УП-1 1 9,22 9.22
87 ДеталЬ крепления лодКю. ' ДКП г 3.68 7.36

62,3

88 Шпонка- вкладЬ/ш Шпв 1 3.5Б 3.56
89 Полоса П л-Т £ 0,93 6,58
30 Крюк 7У36-877-67 Кв-82 1 1.70 1.70
31 Б о л т  М 20 1-660; в-150 9 1.68 15,1
38 Б о л т  м  20 L - 450; 8-/50 7 1,20 8,40
33 Б о л т  М20 L -350; е=150 1 0.94 ОЗУ

I з4 Б о л т  М80 1=260; 8=/50 5 0.7/ 3.55
37 Га й к а  2М20 ГОСТ 5915-70 82 0,064 1.У1
39 Ш айба отв.Ф22 60 х 60^6 32 0J7 5(УУ

т р ж ш я ш » ®
4850

1. Металлические элем ента/ и  кре
пежные изделия опора/ п р и н ята /  
по  ТП  3.4-07-<85, а льбом  Щ.

2. Способ за де лки  опора/ н а  данном  
чергпе&е дан д л я  гр у н т о в  tv и 
7 к а те го р и й . Д л я  гр у н то в  д р у 
гих ка те го р и й  см. п о я с н и т е л ь 
ную  за п и ску с т р  д.

3. Узел крепления траверса/ см. 
л и с т  /5

Унифицированные ______и 6-Ю кв для  особогололеднО/х районов и районов с повышенными скоростями в е тр а

У гло в а я  анкерная опора УЛ/Ог-М. Общий в и д .

ш серия
3.*fo7- К8
ш

<?4» 214- о;
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Спецификация JO
/  Передо /сосна м сорта с зидодской пропиткой)
V -
лоэ. 11

Рорка
Зл-та Уоименобание

Размерд/
Кал.

Обьеп. п 3

ItДион
пм

Ялика,
пн ед. Общ, Все

го
4

687Or-ДБ

Стойка 780 8500 г 0,30 0,60

7,35

Пост 79
6 Падко 780 8500 1 0,30 0,30 Лист 2 7
77° Традерса 780 2700 7 0,0780,078 Паст 20
74 Подтраберсник m*wo 800 4 0,0260,704 Пост 27
/6 Поперечина 760 3500 7 0,0820,082 рост 27
76 Поперечина 760 4000 г 0Д950,790 Лист 27
/7 железобетон
/8

У878г-ДБ
ЯГЛО-ЧЬ I — 4500 3 0.2038.609 тлз.тЦг

79 Р7-ЛС Мигеле — — б 80080,0180,657
л/. Металл
Н?
поз.

Мирка
олоре/ УоименоЗание

Тип, парка, 
телн. хар-ки 

ГОСТ
Кол.

Масса Приме
чаниеед. общ. бег- 

го
23

Шг-Дб

Хомит X- 72 6 6.35 32,7
24 Шпильки ф 20 L--660, 2Н80 3 7,63 Ш
26 Шпилька ф 20 L-.5SD, 6:780 3 7.38 Ч./4
26 Упор подкоса УП-7 7 9,22 9,22
27 Сегаль кденленоя лодкоса ОКО 2 3,68 7,36
28 Шпонка• Згладе/ш ШП8 7 3.56 3,56
29 Полоса 77л-7 6 8.93 5,58 /лпп
30 Ко/OK ТУ36-877-67 КЗ 22 7 7.70 7.70

ful/x/

37 болт м 20 1:660, 6:760 6 7.68 78.7
32 болт М 20 7.--468, 6-/68 7 728 8,10
33 болт MZO 1=350, 6 -760 7 8.94 0.91
34 Болт М20 1=260. 2=700 5 8.77 3,56
37 Гайка 2 / 1 2 0 ГОСТ6973-70 31 0.064 7.98
39 Шайба о т  б. Ф 22 60*60‘ 6 38 0.77 6.46

I. Металлические элементы а  лрепеусне/е 
изделие аларе/ оринлте/ по Т/73. 407-86, 
альбом 0/.

г. Слоем? заделке опоре/ на данном чертеже 
дан для грунтоЗ {? а Р категорий,
Для грунтоЗ других категорий см. поясни
тельную за лис/су, стр. 8.

J. Узел крепления траЗерсь/ см. лист 75

тк Унирг/цг/роданнь/е УереЗнннь/е опоре/ ЗА 0,4а6 -/С*3 для осадогололедных районов а районоЗ с поЗе/и/енне/ми скор ости  Sempa
Серия 

3. 4о 7-П&

197Б УелоЗая анкерная опара Уд/О г- Дб. Общий Зид.
дглтуск

1
Даст
/и

С ф 2 7 4 -0 1
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Спецификация
I .  рередо /соска 3  сорта с заЗодскай пропиткой/
V?
яоз.

Марки
опоры

/Лорка 
з а -та Раитеяобаяие

Р а з м е р ы
К о л .

Объем, м * Р р а м е -

чаяиеЩШп,
м м

Дл0иа,
М м

е З . Общ . бее-
го

7 отог-рб С /п о й к а 2 0 0 Н 000 / 0,35 0,35 Л а с т  /8

9 тоабеаса /00г /20 2700 / 0,0260.026 Л и с т  2 0

В. Железобетон
1 8  \яя/Ог-хб\от-4.о-4,А Рдистабка I -  \шо\ 2  |о,гоз\о.40̂о.чо&тоз.чо75//п
й/. /летал л
и ?

ЛОЗ.

Рорка
О ЛОрЫ ПаитеноЗаяие

Т о  л , парка 
техн,хар-ка

гост
Х о л.

Р а с с а , к г Р р а м е -

чаииеед- общ .
бее-
го

22

П ГН О г-й б

Раскос Р/л- з 6 0 * 6 1 = 8 2 5 2 2 .0 0 4.08

29,4

2 3 Хамит X  - // 4 5 3 5 2 / 4

3 3

3 5

долт м 2 0 1 = 3 5 0 ,2 -/5 0 / 0 .9 4 0 .9 4

болт т/6 1 = 2 6 0 ,2 = /0 0 3 0 ,4 5 / 3 5

3 6 болт М/6* /40 ГО С 77738-70 2 0 .2 7 0 .5 4

3 7 Гайка 2/ л  20 ГО С Т5 9 /5 -7 0 / 0,064 0 ,0 6

3 8

H F

Гайка 2т/6 ro C TS S /5 -7 0 5 0,033 0 ./7

Шайба от б- ф  22 60*60*6 2 0 ./7 0 .3 4

40 Шайба атб. р/б 6 0 * 6 0 * 6 3 О ./7 0 .5 /

4 3 Ш т ы р б  ШЗ- 22- / ГО С Т/8 3 8 /7 3 2
44 Штд/рь Ш-22Д-/ ГО С Т/8 3 8/75 4

/ Металлические злепеяты и крелеясяи/е изделия опора/ 
примята/ ло ГР  J, 407-35, аладот Уй.

г. ВетраЗой яралет лрзтеясуточяоа лерехидмой опора/ 
следует принимать радеет 0,75 60 соатЗетстбутицеи 
орите ̂ суточной алярь/.

3. Узел крепления траЗерса/ cm. лист 4.
4. Рискос Р т -з  следует Заполнить с отЗерстияти 

<р /3 а/1.

тк Уни/рицироЗамные дереЗянна/е опора/ б А о,и-б-/Окб для осодигалоледна/х райпнод ирайпноЗс поЗа/гиенна/ти скоростями Зетра Серия
З.Ч&7-И8

Я 7Б Промежуточная переход мая опора рр/Ог-дб. Пбиций Зид /6
г<Ь Р 7 4  -  О /
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Спецификация
33

/ Мепеба /сосна J слота с забадской яряяиткой/
н ?
поз.

Марка
опоры

Марка 
за-та Наименование

Размены Объем, м3 Приме-
чиниема*

мм
длим
мм

Клл. ей. Общ.Всего
8

то гДб
Стойка /80//ЛОЛ 2 0,4350,872

т

Лист 19
1/ Тоабеоса /802700 / 0,0180,018 Лист 20
14 Оодграберсник 1$т ело 4 0,0260.104 Лист 2/
/5 Поперечина 150 3500 / 0,0820.082 Лист 21
/7 железобетон

/8 enwrfib ОМ-45 Пристабка — 4500 2 о,глз0.4060.447О3.407-%
19 Р4-НС Ригель — - 4 0.Л080,032
ш. Металл

Н ?
лоз

Марка
опоры //аименование

Тип, мирка 
гехн.харка 

гост
Кол.

Мосса, кг

11ей- общ.Все-
44

23

ЙОЮгДБ

Хамит к - /г 4 S.3S21.4
Ж _

•ft11

Гббо е- /оо 2 /633,26
25 Шпилька ф 20 Ьбвое-т 2 /38 2.76
28 Шпонка - бклабыи/ Шп8 1 зрв 3,56
29 Полоса /7л- / Б 033558
30 РрЮК ТО30-877-67 Кв-22 / 1.70 1.70
3L. болт М20 /-'850.2-/56 6 1.6810.1 60.0
32 болт М 20 Г-450, Ег/50 3 1.203,60
33 болт М20 Ljse,e:tse 1 0.940,94
34 болт М20 Г-280,Ы00 2 0.7/ 1,42
37 Гайка 2М20 T0CTS9/5-70 20 0,069138
39 Шайба Отб. Ф22 80*60*6 26 0.174.42

1 Металлические злементь/ и крепежные изделия 
опоры приняты по ТО з. 407- SS, алвбам у/.

2 Узел крепления траверсы см. лист 7.

Унифицированные деревянные апоры ЗАПрибгОкб для особоеололедных районов ираионод с  павысиенными скоростями ветраТ К

197Б

т Серия 
3.<Ьэ7-(1&
0ШУО\ лист 

/7Рнкернан переходная опора нп/Пг-рб. Убгциа вид.
Сер 2 7 4 - O J
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ц. 300 л Траверса 12 1

— f  - г — ,
1350 J  . 330 \  2от8. Ф 22

2100

—rt; Iп,t /
\_ Иi

250 ?оо 735 165/6S IIг

О т8. ф is Траверса 9

S] “Irt— ---- *----- 1—  ' ' !;! !h
г
-!--,-----

950 400 \ 4оо 1 1
?22700

\ Г --------- 1__________ 1_________ 1_________
8 —< .__  м i;i ч ^  |

Г М Ж
Г --------------Т----------------т---------------- Т----------------а 2 0 0 0  , 2 0 0

Траверса 11 -  для концевой, о т в е тв и те л ь н о й  /нижняя  
траверса) опор.

Траверса 112 -  д ля  угловой анкерной onopti.
Траверса 12 -  для ответвительной опоры /верхняя т р а 

верса)
Траверса 13 -  для угловой промежуточной опоры 

Траверса 10 -  для промежуточной опоры /применима,
как исключение, при о т с у т с т в и  a cfpyco) 

Траверса 9 — для промежуточной опоры.

т к

1976
Унифицированные деревянные опоры ВЛ о Л  и £-10*3 для осодогололедных районов и районов с повышенными скоростями ветра

Траверсы п р о м е ж уто ч н ы х и сложных опор
т

Т г &
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Лодкос опоры  УА Ю г-д  

ЛтраО

w ~ ftl

10

V&^J
^22

©
- т - ^ _

Подкос опоры  У А Ю г-д б  

Omov/f

Поперечина
2о т З- Ф22 Отб. сдеолитб

по п е с т у  \

J7

Ф22 
/  2о т#

r h

/О

J p r
г>р

В

Ропер
лозиш/и

Р а зп е р ы , /ч/ч О Ръ еп,
гтзL а

/6Г 3SOO ф/80 300 0,082
/О 4000 ф/60 300 0,090

Ри гель  Р Д Л / р д -2/

№

7 П \
1

_______ L
1
J---------

сЗедлать 
оо п е сту

Подтраберсиик

2orf- Ф 22
20*40*

= п ? Ч У ^ .
т  Ч! 3 ч

800

1: У  iL ' . '“Г1 / ' 11

400 400

т к

197Б

М атериал: сосна 3 сорта с за до декой 
пропиткой.

Унофуцг/ребсмнь/е деребялаъ/е опорь/ Зло. 4об-/о*в Ол* осоддгололеднь/х роаомоб ородолобсподь/и/еннь/поскоросгопо Зетра

Лодкасы опор t/АЮг-Д, SA/Or-дв. Лопереуина- Ригели РД-/, р д - г . /7одтраЗерсм к. Н "  *77

Серая 
З ло 7-  П&

с<* 27^-о|



Схема разработки котлованов под 
угловую анкерную опору

Схема разработки котлованов ярд угловую ярою , 
нситочную ответвительную а хамиевию ганкепиу^Г

ОПОПе/ ~  ---------
4600 f 5300}

38

Ось В А

/  Перед остановкой опора/ уплотнить грунт на дне 
котлована; овротнун/ зосе/пку производить с трам
бованием грунта слоями не волге 20см с доведе
нием его плотности до 3,7 т /м3. 

г. Размеры S сковках даны для опор с  приставками.

Тип опоры Овьен згплмых рабом
ве/емлг/ 0/пк.м*»-

Промежуточные опоре/ все, кроме опор 
ПП/Ог-Рб 0.32 г 0,38 —

Пове/шенне/е промежуточне/е опоре/ 
on for- ДБ 0,68 -

Угловые промежуточные, концевые, ответви- 
тепене/е и анкерные опоре/ /.88.-226 О./б

Углове/е анкерные опоре/ 3,42 т 3,96 0.2

cot 27<i--oi
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Марка С то й ка Подкос Ригель /77раёерса ПодппраВ>ерсник Объем
леса

л̂ина,
м

Диа- П6%ен м3 08'tH, ДлинаЛиан. кал. Объем., м3 Длина, Лиам кал. ОЪ'ен, м3 Длина, сече
ние

Кол./ иоъеt1. м* на
anopbf петоо тф Кол

ш т рд Общ. М отруби
сн Мъ м ' отрубу

см шт. ед. общ. М
агруба

см шт. еЭ. общ. М см' шт. ед Общ. опору, 
МЛ

уги о г  - д ПО 18 р, О Ш ОШ — — 500 200 If 0.0f6 0.064 2.7 18 / О Ш 0.082 — — — — — 1.14

У Я Ю г-Д ПО 18 Р о ш 0.916 11.0 18 0.458 500 200 6 0.016 0.096 2.7 18 1 0.082 0.082 800 18̂ 18 4 0.026 0.104 1.93

а я ю г- а н.о 18 2 ОШ 0,916 — — — 500 гоо 4 0.016 0.064 2.7 18 2 0.082 0.164 800 18x18 4 0.026 0104 1.33

к Ю г - а НО 18 2 0458 ОШ _ — — 500 ZOO * 0.016 0.064 2.7 18 1 0.082 0082 800 18x18 4 0.026 0.104 1.25

у ги о г-Д Б 8.5 18 2 0,315 0.630 — — — - — — — — 2-7 18 1 0.082 0.082 800 1 8x1 8 4 0.026 о.ю4 0.90

У Я Ю г-Д Б 8.5 18 2 0.31S 0.630 8.5 18 0.315 — — — — 2.7 18 / 0.082 0.082 800 18*18 t 0.026 0.104 1.40

ОЯЮ г-ДБ 8.S 18 2 0.31S 0.630 — — — — — — — — 2.1 18 2 0082 0.16(1 800 18x18 ъ 0.026 0.104 0.98

к  Юг -  ДБ 8.5 18 2 0.315 0.630 — — — — — — — — 2.7 18 1 0.082 0.082 800 <8*(8 4 0.026 0.104 0.90

ЯПЮ г-ДБ н.о 18 2 0.458 0.916 2.1 18 / 0082 0.082 800 18x18 4 0.026 0.104 1.21

С то и к а Траёерса Об'ем
М орка 
anopbt Длина,

м
Диан.отруба,

СМ.
Объем,

н*
Длина,

м
Сечен; 

см
06'ен, 

м 3

лесана , оПор} У.

ПЮг- 16Д 11.0 16 о.<а 2.5 10х(6 0.024 0.494

т о  г - 18 Д Н.О 18 0.50 2.5 10*12 0.024 0.524

т о г -г о д НО 20 0.55 2,5 10x12 0,024 0.574

т о г -  ггц 11.0 22 0,65 2,5 Юх1г 0.024 0.674

ПЮ г- /6ДБ 8.5 16 0.36 2,5 10x12 0.024 0.384

ПЮг- 18 ДБ 8.5 18 0.38 2,5 10*12 0.024 0.404

тог-год б 8.5 20 0.42 2,5 10*12 0.024 0.444

пю г-ггдв 8.5 22 0.4 5 2,5 10x12 0024 0,474

ЛПЮг- ДБ Н.О 18 0.50 2.5 10x12 0.024 0.524

1. ОёъемЬ/ столдоёого леса для слоз/снЬ/х опор подсчитанЬ/ по спецификациям к 
рабочим чертеорам общих ёидоё опор с добаВлением потерь на отходы  £ раз
мере 5% , предусмотреннд/х С И и П  l]  - 48.
Объем брускаВых траёерс и подтраВерсникоё принимается по специфи
кациям без у ч е т а  потерь на отходы , 

г. Объемы дреёесинЫ для одностоечных опор данЬ/ с учетом  усреднения 
В с о о тё е тс тё и и  СН и п /] -48.

3. Объем леса на опоры дан с учетом  объема поперечин.

! т к УнисрицироВаннЫе дереёяннЫе апорЬ/ ЗЛ Ор и 6-ЮкВ для особоеолаледнЫх районоВи рай оно ё с поВышеннЫми скорастяни ёетра Серия
14 07-118 _

! 497Б Объемы дреВесинЬ/ для пронеэ/суточнЬ/х и слоЖнЫх опор д Л  6-ЮкВ Выпуск лист 
1L 23
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Тип опор
Местность 
прохожде
ния БД

! >г с: UJmb/pu изоляторЬ/ ЗаЖимЬ/ Скоба Серьга Ушко одно- 
лапчатое Оголовок Скоба Заземляющий спуск

05оз н. кол. О6 0 ЗН. кол. Обозначение кол. Обозначен. кол. Обозн. кол. Обозн. кол. Обозн. кол. Обозн кол, Обозн. кол.
Ст.
ФЮ,Кг

Скоба ЗаЖимЬ/
Обозн. кол. Обозн.кол.

П Ю г -Д
П /О г-Д Б

населен. _ и ь -ггч
ш -ггд-/

г ис(о-я(исю-&,исю-г) 6 и /д к -г
J jr p .  ПЯБ) £ - - - - - 6.3 скч го ПС /

ненасел. —
шь-гг-/
Ш-2 2Д-/

/
2

исюфао-б.исю-г) 3 - - - - - - 6,3 CK-t го ПС /

п г н о г -д б
населени
ненасел.

—
ШБ-22-/ 
U -22Д -1

2
//

иао-д/шио-Ь, шсю-г) 6 и д к -г  
1пя. пяб) £ — - - - - 6,3 СК- / 20 ПС /

у  т о  г  - д
УШ О г-ДБ

населен. - шу-ггд-г У ысю-я/шсю-ьшсю-г) € ШДК-2
(ПЯ,ПЯБ) £ - - - Ог-з 2 — 6,3 СК-/ го ПС /

2 исю-я/шс/о-в,ис/о-г) 3 - - - - ог-з / - 6,3 СК-/ го ПС /ненасел. - шу-гга-г

ОЯЮ г-Д
ОЯ/Ог-ДБ

населен. - Ш-22Д-/ 5
ис1й-я1ис1о-&,исю-г)
ПС6 -Б{ПЯР6-В)ПСГ6-Я)

7
3

иЦк-г/ПЛ,ПЯБ)
нкк(нк, нбн)

9
3 СК-£-/Я в СР-6-16 3 У/-6-/Б 3 ОГ-З 2 м / 3 6,3 СК-/ го ПС /

ненасел. — ы -ггд -1 2
ис-ю-я/иао-в, исю-г) 
псе-Б/трб-В; псгб-я)

4
3

иДк-г(ПЯ,ПЯБ) 
НК К/НК, НБН)

3
3

СК-6-/Я £ СР-6-/6 3 У/-6-/6 3 ОГ-З I м/ 3 6,3 СК-/ го ПС /

ЫОг-ДкЮг-ДБ населениненасел. ке-ее / - псв-б/пфб-В, псгб-я) £ идкг(лд,пяБ) 
нкк/нк, НБН]

3
£ СК-6-/Я /2 СР-£-16 6 У/-6-/Б £ - М/ 6 6.3 с к- / го ПС /

У Я Юг-Д, У Я Юг -ДБ кб-гг / - ПСб-б/лфб-В,,псгб-я) 6 иДк-2/пя,ПЯВ) 
НкК(нК,НБН)

3 СК-6-/Я /г СР-6-16 £ У/-6-/6 6 - М/ 6 вз СК-/ го ПС /

ДПЮг - ДБ — *— кв-гг / - псб-б/пре-в, псгб-я) 6 ЧДК’В/ПЯ.ЛЯБ] 
НКК/НК, НБН)

3
£

Ск-6-/Я /г СР-6-/Б £ У/-6-/6 £ - м / £ 6,3 с к- / го ПС /

‘I
-V

Is

'8
а-а

натяЖнЬ/е болтоёь/е 
и клиновые зао/синЫ

Таблица Выбора зафимоВ
болтовые плашечнЬ/е и 
отёетВителЬнЫе заЖимЬ/

с обвинительны е  
ЗаЖимЬ/

l_J_ Qj Ci3
B g S g
“ P i

g-£c_
| g Ш 

5 4  8-л :

^ § « 5Ъ Uj

Марка пробода Типоразмер

ЙС-70/Н Р-/20 н Б н -г -е

яс-з£/б,г;яс-5а/б,1
НКК - / -/

к л  н /
Я- 50 НК - / - / 

К Л  V 2
Я-10 ; Я-95 Н К - / - /  

К л  М3

Марка проёо в а Типоразмер

ft-90; Я-70) ЯС-Збф-ЯСбО̂ пя-гфяБ-г,j

Я-Эб; fl./гО; Я с-70 1И пя-зч/ляб-з]

ПС-25 ПС-1-/

Я-50;Д-70; ЯС-ВБ/бД; ЯС-SD/s, / ШДК-2Б

марка провода Типоразмер

яс-зф.г С0ЯС-35-/Я

Я С-50/в,/ ЯС-ю/М
С0ЯС-50- /я 
С0ЯС-Ю-/Я

ft-50; Я'70
соя -50 
соя - ю

ft-9 5 ; Я ’ ISO
СОЯ -95
соя -/го

скрепление штЫреёых изоляторов 
на штЫрях и крюках Выполнить 
с помощью колпачкоё для креп
ления иъалятороё ГОСТ /8380-73. 

д. При сооружении BJ7 В условиях с 
загрязненной атмосферой дан
ная специсрикация подлежит 
уточнению.

ТК УнисрицироВаннЫе дереёяннЬ/е опорЬ/ ЬЛ Q4и 6-ЮкБ для особоголо леднЫх районоёи районоВс поВышеннЫми скоростями Ветра

4376 Специсрикация на элементы крепления проёо до б \ выпуск Лист,
Ж М

Сф 274- o f

Серия 3.407-118

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293844/4293844436.htm

