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т и п о в ы е  П Р О Е К Т Н Ы Е  РЕШЕНИЯ 
902 - 09 - 22.84

КОЛОДЦЫ КАИ А ЛШАЦШЩЦЫЕ
Состав:

Л Л b Ь ft м I П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а

А л ь б о м I КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗО БЕТОНА 
АЛЯ ТР9Б As = 150 -1200 ММ

А л ь б о м 1 КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ из к и р п и ч а  и б е т о н а  
АЛЯ ТрЧБ As = ISO -1200 ММ

А л ь б о м I КОЛОДЦЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА 
АЛЯ ТРУБ Ау = 1000 - 1500 ММ

А л ь б о м у Колодцы КРУГЛЫЕ для ДЮКЕРОВ Ду --150-400 мм
А Л Ь Б О М vr КОЛОДЦЫ ПЕРЕПАДИЫЕ АЛЯ ТрУБ As - 150- 600 ММ
А л ь б о м Ж СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
А л ь б о м Жб8 А о п о а н и т е л ь н ы е  м е р о п р и я т и и  АЛЯ ОТРОИТЕАЬСТЬА 

& СЕЙ ОМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ( 7 - 9  БАЛЛОН

ШРАБОТАНМЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОБАНИЯ 
ГОрОРБ. ЖИЛЫХ И ОЫЦЕСТБЕННЫХ ШкМ-у
ГЛАБНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Ж  KlTAOfc 
Г л а ь и м й  инженер п р о е к т а  ~ ~ ^ ' у ' м . б а ь е б и у

Е К У 1 Н Е Ц 0 В

Альбом II

S3 А иен

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСГрйЖААНСТрОЕ М 
ПРИКАЗЫ Ц? m  ОТ 20 МАИ 1983г
А льбом м у т в е р ж д е н  г оскомарх ит е шры
ПРИКАЗ Ц*. 54 ОТ 25 фЕЬРАЛЯ 1988Г. 
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Марка Н а и м е н о в ан и е СП7р.

i г 3

О б л о м к а

Титульны й л и ст.
Содерж ание S.
Наруж ны е с е т и  к а н ал и за ц и и

НК-1 Обилие даннь/е 3

т ~ г Колодцы линейна/e. Таблица  / 1/
нк-з П родолж ение та д л . / 5

НК-У Продолжение т а б л . / Колодцы  ново-
р о тн ы е . Т аб л и ц а  2 в

HK-S Продолжение т а б л . Z 7
НК-С Продолжение т а б л . 2  Колодцы  //зло-

выв с одним присоединением.ТаблицаЗ В

НК- 7  -  НК-13 Продолж ение т а б л . 3 9—  /S
н к -т Продолжение т а б л .З  Колодцы у з л о -

вые с  двумя п р и с о е д и н е н и я м и
Т аб л и ц а  4 17

HK-fs-HK-го Продолжение т а д л . 4 а - г г

НК-2/ Продолжение тадл. 4  Таблицы б и в 23
HK-Z2 Колодцы поворотные. Рекомендуемые ради-

УСЫ и  углы  поворота. Таблица 7 24
нк-гз Форма таблицы , заполние м ай при

привязке. Таб ли ц а  в. Пример р а сч е та 2 6
f3H.D0.000 Пиж канализационный 1DD0 к /ПРО н м 25

1 г 3
Арх и те к ту р н о- строи тельны е решения

AC-i Колодиы с  горловиной а/- 700 мм г г
А с-г Колодцы  с  горловиной а/= /ооо м м 28

АС-3 Схемы п р и со е д и н е н и й 2S

АС-1/ Узлы  заделки тр у д  и  крепления лес7ниц ЗП
АС-5 Выборка сборных железобетонных элементов

рабочей насту колодцев /напало) 3/

А с-е Выборка сборных железобетонных элементов

рабочей н а с ти  колодцев, /поодолжение) 32

А С -7 Выборка сборных железобетонных элемента!
рабочей на с/пи колобнев бокончание) 33

AC-i Констоикиия горловуны б  = 700 мм 34

АС-9 Таблица горловин 6= 700 мм 35

АС--/О KoHcmDUKuuf? соь лавины а/= /ООО ям 36

АС-// Таблица горловин б -  /ОООмм /напало) 37

AC-/Z Таблица горловин 6 s /ПОО мм/ЬкончаниеП 38

_ m  9ог-09-гг.ач

-1 . А_ ШОДЦЬЦАНАЛШРОННЬИ: шик пин ш и нf ft v КРУГЛЫЕ № СБ0РН0Г0ЖЕЛЕЗОБЕТО
НА ЛАЯ ТМБЛ\М50-1201/ММ. р" 1 1run ШТИЙГ Щ(Ф 1Н.КШР (РОММНЙА 1Ш [ОДЕР* МНЕШ ГРЛШСКНН
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ведомость основных комплектов

Овазмачемие Наименование Примечант

НК Наружные сети канализации
ЛС 1114

решения

Ведомость чертежей основного комплекта НК

Лист Н аименавамие Примеч.
1 г 3

НК-1 п8ш,ие данны е .
нк-z Калидцы линейные. Товлица 1
нк-з Продолжение таЗл. 1
НК-У Продолжение тадл. 1. Колодцы поворотные

Кодлаи а  2.
НК-5 Продолжение тадл. Z

т - 6 Продолжение тадл. Z. Колодцы узловые с од-
ним присоединением. ТадлицаЗ.

~НК- 7- 
НК-13 Продолжение тадл. 3

НК-/Ч Продолжение таЗп. 3. Колодцы узловые с двумя
присоединениями. Товлица  /

HK-1S-
H/t'Xa Придалжение тадл. У
НК-21 Продолжение тавл.У Тидлицы 5 и 6.

1 Z 3
нк-zz Колодцы поворотные. Рекомендуемые радиусы

и углы повара та. Товлица7
HK-Z3 Фарма тадяицы, заполняемой про привязке! <*> ! 1 L13000ООП Люк канализационный /ООО* ШООмм

Ведомость ссылочных о  припасаемых документов

ПЗазначение Н аименование Примечl

Ссылочные документы

то серия3.900-3, ВыпускТ Пзделия для круглых колодцев

Прилагаемые документы

тор Лпьвом I Пояснительная записка

Условны е овозночения марок колодцев
KCJI-1 круглый, сворный■ КСУ1-1 круглый, сводный

линейный, порядка-  узловой с одним
Вый номер-1 ,

КСП-1 круглый, сдорныи;
присоединением,

. .  - - - - - - - -  „ - - - - - - - - -  порядковый номер-1
поворотный, наряд- КС У2-1 круглый, сдорныи, 
кавыи номер-1 узловой с двумя при

соединениями, оаряд- 
кавый номер-1

ТПР ЗОг -09 -22.fi НК

ш
Общие данные

Ш ш
РП
7ПГГГ шти»

1 5

ПИЛЕЙ!
цнииэп
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Kanupobct/i
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Размеры S мм. Таблиц а  4
Марка

к о л о д ц а
Аиаметр
колодца2>к

Аиаметр трибы Высот а
рабочейчастиHP

Глубина /тот на hsi
ОбЪЕ/Ч OCHOSHb/X консг/>&нции/м3ПодводЯ-

•"*4/
0/т>8одяецеОдуг В сего ПЧ.оЛ»е>бетонам»

__ Z 3 4 5 К 7 g
К С Л -/ 7 0 0

/s o 150

500

z o o

оЯ з О,/О
к с л - г

!ООО

зоо 0.33

0 ,3 8
КСЛ-3 1ZOO 0.36
к с л -i/ /5 0 0 /,оч
КС Л-5 1SOO i / z
к с л -6 z /o o /.z o
КСЛ-7

z o o ZOO

SOO /.оо

О .П
КСЛ-В /ZOO /.0 3
КСЛ-3 iSOO 3 0 0 /Iff
КС А-/О /g o o /го
ксл- // Z /oo /3Z
КСЛ- /2

Z50 250

300

350

/.Op

0,53
КС Л- i3 iZOO /./2
ксл- т !SOO /.ZO
КС л- 15 /300 /2 3
КСЛ - 16 Z/OO /3 6
КС/!- !7 300 1.07
КС/!- /А /zoo /./5
КС/!- /3 300 3 0 0 /500 300 ш 0,55
к сл - z o /300 /31
КСЛ-2 ! z /o o /3 3

? ' Z 3 1/ 5 ff 7 3
КСЛ- Z2

/ООО

350 350

300

450

/./0

ofss
КСЛ- Z3 /zoo U 2
КСЛ- ZU /500 /26
КСЛ- Z5 /goo /.34
КСЛ -  S/Z г/оо Ш
ксл-  гт

400 400

300

500

//3

0.5/
ксл- zg /200 /2/
КСЛ -  Z9 /500 /,23
КСЛ- 30 /goo /.37
КСЛ-3/ Z/oo /45
КСЛ- 3Z

250 450

зоо

550

l /5

6,63
КСЛ - 33 /ZOO /.Z3
КСЛ-31/ /500 /31
КСЛ- 35 /goo /33
КСЛ- 3S Z/OO 1,t/7
ксл- 37

500 500

зоо

600

1./3

0.67

КСЛ- ЗА /ZOO /27
ксл- зр /500 1.35
КСЛ-40 /SOO /1/3
КСЛ-4/ Z/OO 1.5/
КСЛ- 42 500 600 зоо 700 f.ZO 0.6 gКСЛ- 1/3 /zoo /.Zg
*  hg,-толщ и н а  днищ а, 
Плюс 30 нм.

ра&на толщ ине стенки  mpt/Ss/

Inaunufl Ift. ИИЖ 3*5̂1AРак.гр. Vi«*<
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ft r Г J
run
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Б Е П Ш Ш ! ^

тпр э о г  -  09 -  г . г . 8 ^ НК

i_Колодцы кАНАЛИзАцййниые
- Ш Ж ит Щ ^ Ж -

[ Щ Ж Ш П П Ш Ш Я
рп

КОЛОДЦЫ ЛИНЕЙНЫЕ 
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Продолж ение т а б л . 1

1 2 3 4 5 6 7 8
КС/1-ЦЦ

1000

600

600
1500

700
1.26

0.68К С Я - 4 5 1800 1.44
КСЛ - 4 6 2(00 1.52
ксл  - т

1500

700

900

800

2.81

1.70
К С J7 - Ц8 1200 2.88
КСЛ -  49 1500 3.08
К С Л - 50 1800 3.27
К С Л - 5 1 2(00 3 .3 4
КС Л  -  52

800

900

950

2.95

(.84
КСЛ -  53 1200 3.02
К С Л - 5 4 1500 3 .2 2
КС Л- 55 (800 3 .41
К С Л - 56 2100 3 .4 8
К С Л - 5 7 900 2.70
К С Л - 58 (200 2 .7 7
К С Л - 5 9 700 (500 800 2.97 (.59
К С Л - 6 0 700 1800 3.1Б
КСЛ - 61 2(00 3,23

К С Л - 6 2 9 00 2,94
К С Л  -6 3 800 1200 950 3,01 1,83
К С Л - 6 4 1500 3,21

Ст.инас.
Рак, гр.

Продолжение т а б л , i
1 2 3 4 5 6 7 8

КСЛ -  65

700

800
(800

950
3,40

1.83
К С Л - 66 2100 3 .47
К С Л - 6 7

900

900

1050

2,9 7

1.86
К С Л - 6 8 <200 3,04
КСЛ -  69 1500 3 ,2 4
КСЛ - 70 1800 3,43
К С Л - 71 2100 3,60
К С Л - 72 900 2,80
КС Л  - 7 3 1200 2,87

К С Л  -  7 4 800 (500 950 3,07 1,69
К С Л  - 7 5 1500 1800 3,26
КС Л - 7 6 2100 3,33

КСЛ - 7 7 900 2,95
К С Л -  7 8 800 1200 3,02
К С Л  -  79 900 (500 1050 3 ,22 (.84
КСЛ -  80 (800 3,4(
КС Л  -  8 ( 2100 3 ,4 8
К С Л  -  82 900 2,94

КСЛ -  83 1000 (200 1150 3,0( 1.83
КСЛ -  8 4 (500 3 ,2 )
КСЛ - 85 1800 3 ,4 0

ПАНИНА
Чухроба

НАМ.р т а  М о р о з о в *

ТП Р  э о г -  0 9  -  2 2 .& Ц н к

Колодцы К АНАЛ ИЗАЦ ИОННЫ Е 
КРУГЛЫЕ U3 СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
ДЛЯ ТРУБ Б 3 4 5 0 “  1200ММ

П р о д о л ж е н и е  ч а б л . 1

СТАДИЯ

РП
Лист Л и с т о в

ц и н и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАН» 

Г. МОСКВА
m i M ' G i

копироёамХюппенен Формат АЗ
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Продолжение табл. /
i 2 3 9 9 6 7 ~2------

К С Л -  86

/500

гоо /ООО г/оо //90 257 /S3

КС/?-67 
КС/? - / /  
КС/?- 69 
КС/!-90

900

Зоо

9DO 2.97

1.86
/200 Д 09
/500 1050 3 24
/гоо З.ЦЗ

КС/1-91 
КС/!-92.

2100 3.90

/ООО

900 2.75

1,66
КС/!-93 1200 2.63
КС/?-29 /900 3.03

К С/1-99 1600 3.22
КС/!- 96 г/оо 1/90 5,29
КС/?-97

ZOOO

/ООО

1200

900 9,79

3,10
КС/?- 96 1200 9.92
КС/?-99 1600 918
КС/1- /СО 1600 9,32
кс/?- /а/ 2100 967
КС/!- /02 900

/390

9.16

4 * 7

КС/!. /03 1200 535
КСЛ- /ОЦ 
КС б- /09 
КСЛ- /О В

1600 956
1600 973
г/ОО 991?КОЛ- /07 

КС/?- 106 
КС/?-109 
КС/?- НО 
КСЛ-  / / /

1200

900 9.90

3,2/
1200 309
/600 6.29
1600 999
2100 -£ £ L

/Го ладцы поворотные

'* А '

У  - У  повернуто

Марка
колодца

Диаметр 
колодца 

М

КС/?-/
К СП-2
КСП-3
КС17-1/
КСП- 5"
КСП-б
КСП-7
Kcn-g
КСП-9
КС/?- /о
КС г?-//
кс/?- /г.
КС/?- /3
КС/7- П/

Диаметр
/т?руШ

of//._ _ _

700

ЮОО

Размеры S  мм
У го л

Табли ц а  2

поворота 
d °

/SO

гоо

ZSO

1SSQ

Вы сота,
рабочейчасти

Глуби 
чалат 
h л

300

SOO

/200

ZSOO
1ВОО
2/00
900
/200

/9 0 0
/20 0

2/00

9 0 0
/200
/900

200

300

3SO

В се по
'  7

л и
0 9S
/,ои

/20
/,оо
z.og
Z./S

Ш

/ 3 2
/.О *
/ / 2

/,2 0

{г. г afte*Гетожгнг*-Ает*у.
S

О /О

а, зб

о  o s

O 'S e

*  hg - т олщ ине? р а б н а  т о л щ и н е с т е н к и
т рубы  п л ю с 3 0  нм.

СТ-ИИЖ. Па н и н а гягсыпL
1р ч к г р . 44XD0BA

МЛППЯП ft А -

Ж 1
P1UUU3U DM,

ш ж ш \ш ш тш 1 к гт

( П И И Т Ш И Ш
4HALIUIJ U'HUiir.Vililii Ш1£1Е’ГМ
ш т ш т ш ш л в з

г в р  9 й г - о д - г г  й  н и

ш ш т м т а т ш Ж К Ш Я Г Е Ш Т !

,  , ,  щ т > & 0»м
Ш  ||рО Д О Л Ж ЕН И Е ТАБЛ А 
___  КОЛОДЦЫ ПОВОРОТНЫЕ.

Р П

ш
------ Т  ДВА И Ц А

ЦНИИЭП
ИИЖЕНЕРМШ160РШ8М
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Продолжение табл.2
i 2 3 4 5 ~т~ 7 8

КС П - <5

1000

250

15-90

1800 350 1,28 0,52
К С П -<6 2100 1,36
КСП-17

300

000

400

<,07

Ц55
КСП-18 1200 1,15
К С П -<9 1500 1,23
КСП-20 1800 1,31
КСП-21 2100 1,39
КСП-22

350

900

450

1,10

0,58
КС П -23 1200 1,18
К С П -2 4 1500 <,26
К С П -2 5 (800 <,34
КС П-26 2100 1 , «
К С П - 2 7

4500

400

900

500

2,32

1,21

КСП-2 8 <200 2,39
К С П - 29 <500 2,59
к с п -з о <800 2,78
Ш 1 -  3< 2100 2,85
К С П -3 2

450

900

550

2,4(

<,50
КСП -3 3 1200 2,48
К С П -34 15QQ 2,68
КСП -35 <800 2,87
КСП - 36 2100 2,94
КСП -  37 500 900 600 2,54 4,43

7

ПррЭолжение табл.2
1 2 3 4 5 6 7 8

КСП-3 8 1200 2,6)
К С П -39

500
<500 2,81 4,43

КСП -  40 1800 600 3,00
КСП - 4< 2/00 3,07
КСП -  42 900 2,63

КСП -  43 1200 2,70
КСП -  4 4 600 /500 700 2,30 1,52
КСП - 4 5 1500 1800 3,09
К С П - 4 6 2100 3,16

К С П -  4 7 900 2,70

К С П - 4 8 <5-90 1200 3,39
К С П - 49 700 1500 800 2,97 1,59
К С П - 50 <800 3,16
КСП - 51 2100 3,23
КСП -  52 900 4,83

К С П - 5 3 т о 5,02

К С П - 5 4 800 1500 950 5,22 3,(4
К С П - 5 5 <800 5,42
К С П - 56 2000 2100 5,61
КСП -  57 900 4,92

К С П - 5 8 900 15 -70 1200 1250 $ « 3,23
КСП -  59 1500 5,31

Ст. инж. Па н и н а
Рак. гр. ЧУХР08А
НАЧНИ Мо р о з о в а Ж . к1 4

L_____ /.
ш ___ Блсевич [M l£ L

1 Н. КОНТА Хромихина Щ ш -
ГКО ГРАФСКИЙ.

н а ш а . СухдренхоwA___

тпр э о г - о э -  г г  в ц  н к

Колодцы к а н а л и з а ц и о н н ы е
КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
ДАЯ ТРУБ 1 « Н 5 0 - Ш м м

СТАДИЯ Лист Листов

РП 5

Продолжение таба.2 ц н и и э п
инженерного оборудования

Г. МОСКВА
т ч ч - o i  а

копира бал: Хюппенен РорматАЪ



Продолжение пшсГл.о
1 3. 3 — 1— 3 6 7

ксп- so 
ксп-St

2ООО

300 15-70
1500 1050 5,51
г<оо 5,70

ксп-  Si 
ксп-  S3
КСП- SV 
КСП-  6S 
КСП-  66

1000 15-ВО

300

1150

5,93
1000 5,19
1500
1500

5,39
5,59_

г ю о _ £ 2 ~

_ ?

3.93

330

Колодцы узло&ые с одним присоединением
1 Ы '  -

Размеры 8 мм Тадлицаз
Марка
колодца

диаметрколодца
Дк

Диаметр трубы Высота , рабочей частиНР

Т Т ^ л "
ЛОТКАЬл

ищ щпоавоащщ
Ну/

ОрисоеОи-№MQ6pyL атвощщ
Нуз

Всего вменяя
ЯЙ№*

. 1 г 3 Ч 5 6 7 8 8
КСЧ1-1 700

150 150 200

500 ОД3 о,го
кем -г 900

300

0,87

0^5
КСУ1-3 1200 f, os
КСУ1-9 1500 1.13

КСУ1-5 1800 1?!
К СУ 1-6 2100 1.29

КСЧ1-7 300 1.01
КС У1-8 1000 1200 1,09

КСЧ1-9 150 250 1500 3 5 0 1,17 0,99
кем -to 1900 1,23

КСУ1-Ц 200 2100 1,33_

КСУ1-12 900 1,01
КСУ1-13 200 Зои 1200 Чоо 1,09
КСУ1-14 1500 1.1?

* hf -толщино днища 
30 мм.

раёна толщине стенки труЗы плюс

- - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - г

1’Ш ^ Д  ЬТГ Г Ш ^ 1  YPZEi 
Г1, П Ш П  I t M i M i  Г £ Ж 7

t o p  з о г - 0 9 -  г г  в и н к

[ ! Ш Я  i H i l  ШШ1 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ 
US СБОРНОГО (НЕАеьОБЕТОНА ЛАЯ 
ТРЧБДнН 5 0 -1200ММ

Ь (ТрОАОАШЕНиЕ ТАБЛ.2. К О Ш  ЦЫ 
'v jJA O S b lt С О Д Н И М  ПРИСОЕДИНЕНИ

ЕМ Л  А БЛ и ц а 3. ________________

Копировал] Корецкая «мтч-о"£ 8

СТАЛИЯ цист 4mctoiL
РП 6

Ц Н И И
иШНЕрНОГО ОБО 

Г.М0<
Э ПруДО&АНИЯ

:кВа
фор мам АЗ
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Продолжение т а б л .З

1 2 3 4 5 б 7 8 9
КСУ1- 15 200 200 1800 1,33

0,49К С У Ы 6 2(00 1,33
К С У 1 -1 7 900 1,05

оо131U 1200 1,13
КСУ1 -19 150 300 1500 400 (,2 (
ксу(-го 1800 1,29
К С У (-2 ( 2100 1,37 0,53
К С У1-2 2 900 1,05
К С У1-2 3 1200 1,13
К С У 1 -2 4 250 200 1500 (,2(
К С У ( -25 (800 1,29
кст -26 2100 1,37

К С У 1 -2 7 900 (,08

К С У (-2 8
250

1200 (,(6
КСУ<-29 (500 (.24

К С У1-3 0 юоо 1800 (.32

К С У1-3 1 350 2100 450 1,40 0,56
К С У (-3 2 900 (.08

К С У1-3 3 (200 1,16
К С У1-3 4 150 (500 1,24
К С У1-3 5 (800 (.32

К С У (-3 6 2100 (.40
К С У 1 -3 7 300 900 1,08
К С У 1 -3 8 (200 1,16
К С У 1 -3 9 200 1500 1,24
К С У 1 -4 0 1800 1,32
К С У 1 - 4 1 2100 1,40
К С У 1 - 4 2 900 1,03

К С У ( - 4 3 250 400 1200 500 (,(( 0,51
К С У1- 44 (500 1,(9

9

Продолжение т а б л . 3
1 2 3 — 4 5 6 7 8 9

К С У 1 - 4 5
250

18 0 0 ( ,2 7

К С У 1 -  4 6 2 ( 0 0 1,35

К С У 1 - 4 7 900 (,0 3

К С У1 -  4 8 300
3 0 0

(2 0 0 (,(( 0,51

К С У 1 -  4 9 1500 1,(9

К С У 1 -  50 18 0 0 1 ,2 7

К С У 1 -  51 2 10 0 1,35

К С 9 1 - 5 2 900 1,09

К С У 1 - 5 3 4 0 0 1200 5 0 0 . 1 ,(7

К С У 1 - 5 4 150 (500 1,25

К С У ( -  55 (8 0 0 1,33

К С У 1 - 5 6 1000 2 (0 0 1,41 0,57

К С У 1 -  5 7 900 1,09

К С У ( -  5 8 3 5 0 1200 (.17

К С У 1 -  59 2 0 0 (500 1,25

К С У 1 -  60 <800 1,33

К С У 1 -  61 2100 1,41
К С У 1 -  62 900 1,08

К С У ( -  6 3 1200 1,16

к с у ( -  6 4 2 5 0 4 5 0 1500 550 1,24 0,56

К С У ( -  65 1800 1,32

К С У 1  -  6S 2100 (.4 0

Т П Р  9 0 2  -  0 9 -  г г . 81) НКСт.инэс. Па н и н а Von
Ру к . гр. Чу х р о в а Учхмьf_
НАЧ.0ТД. Мо р о з о в а ЬоффМ ■*

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
круглые из сборного железобегонА

ДЛЯ ТРУБ Ну * 1 5 0 -  1200мм

СТАДИЯ Лист Листов
^ ■ H i Р,п 7Т и п Блсевич

н. КОНТР. 'Щъ
Проболжение т а б л .З

Ц Н И И Э П
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Г. М О С К В А
ГКО L a T-

НАЧ.ОТД.
т п ч - о г  ю

колироВал■■ Хюппенен Фо р м а т  АЗ



ПРОболжение т а б л .З
1 2 3 4 5 6 7 8 9

K C U N 6 7

1000

350

300

450

900 1,08

0,56

К С У 1 - 6 8 1200 <,<б

К С У 1 - 6 9 <500 <,24
К С У 1 - 7 0 1800

550

1,32
К С 9 1 -7 1 2100 1,40
К С 9 1 -7 2

350

900 1,08

К С У 1 - 7 3 <200 <,<6
К С У 1 - 7 4 <500 1,2 4

К С У 4 - 7 S <800 1,32
К С У < - 7 6 2100 1,4 0

К С У 1 - 7 7

400

150

900 < ,«

0,59

К С У 1  - 7 8 1200 <,<9

К С У 1 - 7 9 150Q 1,27

К С У < -  80 1800 <,35

К С У 1 - 8 1 2100 1,43
К С У < -  82

200

900 < ,«
КСУ1 - 8 3 1200 <.<Э
К С У < - 8 4 1500 1,27
К С У < • 85 1800 <,35

КСУ< -  86 2<00 1,4 3

К С У < - 8 7 900 1,09

К С У < -  88 1200 <,<7

КСУ< -  89 250 <500 <,25

К С У < -  90 1800 1,33

К С У V -  91 500 2100 6 0 0 <,41 0,57

КСУ< -  92 900 <,09

К С У 1 -  93 <200 <,17

К С У < - 9 ^ 300 1500 <,25

К С У 1 -  95 1800 1,33

КСУ< -  96 2100 <,4<

Ю

Продолжение та б л .З
1

К С У 1 - 9 7

К С У 1  ■•9 8

К С У < - 9 9

15»и

100

К С У 1 - 401

к С У  4 - 102

К С У < - •10 3

ксу<- 1 0 4

К С У 1 - 10 5

key 4 - 10 6

К С У < - 1 0 7

К С У Ь 10 8

К С У 4  - 109

К С У 1 - <10

К С У 1 - « 1

К С У 1 - 1 12

К С У 1 - И З

К С У 1 - И  4

К С У 1 - 115

К С У 1 - 116

К С У < - 117

к С У 4  - <18

1500

4 0 0

4 5 0

3 5 0

4 0 0

150

2 0 0

250

600

5 0 0

900
1200
1500
1800
210 О

900
1200
1500
1800
2100

9 0 0

1200
1500
1800
2100

900
1200

1500
1800
2100

900
1200

700

6 0 0

8
2 5 0

2 ,5 7

2 ,7 7
2 ,9 6

3,03

2,5 0

2 ,5 7

2 ,7 7

2.96

3 ,0 3

2,5 0
2 ,5 7

2 ,7 7

2 ,9 6

3 ,3 0

2 ,5 0

2 ,5 7

2 ,7 7

2 ,9 6

3 ,30

2,5 0

2 .5 7

1,39

Т П Р  9 0 2 -  0 S -  г ^ - Н КСт.инж. П а н и н а
Р У К . ГР. Ч у х р о в а

НАЧ.0ТД М о р о з о в а j&hxefc s'
/

Р у к . г р . Ш и ф р и н а ttjtijtr1 КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ с т а д и я Лист Листов
У* л . к р угл ы е ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОН# 

ДЛЯ D y - 1 5 0 -12 0 0 м м Р П 8гип БАсевмч т и
Н. КОНТР. Х р о м и х и н а щ Л т Продолж ение т а б л . з 11 н и и э п
Г К О г р а ф с к и й . -ffl, _-Ши*̂ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Г. М О С К В АНАЧ.ОТД СУХАРВНКО
19 444-0 1

копироВал: Хюппенен Формы А З
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Проболжение т а б л . З  Продолжение т а б л .З

1 2 3 4 5 в 7 2 9
к с у <- <49 то 2.70
к с у <- «so 200 500 <800 600 г,89 1,32
КСУ<- <5< 2100 2,96
КСУ<- 152 900 2,51
КСУ< - <53 <200 2,58
КСУ< - 154 250 1500 2,78
КСУ1- <55 юоо 2,97
КСУ< - <56 2100 3,04
КСУ< - <57 900 Ц\
КСУ1- <58 <200 2,58
КСУ< -  <59 шоо 500 300 чт 1500 700 2,78 1 *
КСУ<- <60 <800 2,97
КСУ1 -  161 2100 3,04
КСУ<- <62 900 г,5<
КСУ1- /63 1200 2,58
КСУ<- <64 350 1500 2,78
КСУ<- <65 1800 2,97
КСУ< -  <66 2100 3,04
КСУ1- 167 900 2,51
КСУ< -<68 400 1200 2,58
К С У 1 - <69 1500 2,78
К С У < -<70 1800 2,97

1 2 3 4 5 6 7 8 9
К С У1-119 1500 2 ,77

К С У 1-12 0 250 1800 2,96

КС У<- <2< 2<00 3,03

КСУ1 -1 2 2 900 2,50

К С У < - <23
300

500 1200 600 2,57 1,39
КСМ<-  <24 1500 2 ,77

К С У) -  <25 1800 2,96

КСУ< -  126 2100 3,03

КСУ< -  <27 900 2,43
К С У1 - 128 <200 2,50
К С У< - <29 350 <500 2,70

К С У 1 -1 3 0 1800 2,89

КС У1 -  131 -С
“ О) о 2100 2,96

К С У 1 -  132 900 2,43

К С У 1 -  <33 1500 600 1200 700 2,50

К С У < - <34 4 0 0 1500 2,70
к С У < -  <35 1800 2,89
К С У < -  <36 2100 2,96
К С У 1 -  137 900 2,43 <,32

К С У < - <38 1200 2,50

КСУ1 -  139 450 1500 2,70

К С У 1 -  <40 <800 2,89

К С У) - <4< 2<00 2,96

К С У ( -  <42 900 2,43

К С У ) -  <43 1200 2,50

КСУ< -  <44 150 1500 2,70

КСУ 4 -  /45 500 500 <800 600 2,89
КСУ1 -  146 210 0 2,96
К С У 1 -  147 200 900 2 ,4 3
ксы< -  <48 1200 2,50

ТПР т - И  -22.8ii НКСт.и н ж . ПАНИНА
Р у к . г р . Ч У Х Р О В А

М о р о з о в а
Г  >

1 Ш!я1 J  Ё#ШЛ! КОЛОДЦЫ КАНААИЗАЦИОННЫе
круглые из с б о р н о г о  железоБетонд 
ДЛЯ ТРУБ 150-1200 мм.

СТАДИЯ ЛИСТ листов
/ №гг— \ Р П 9Т И П блсевич
Н. КОНТР. ХРОМИХИНА ш Продолжение т а б л .З in 1
ГК О Гр а ф с к и й - ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1 Г. М О Ш А  1НАЧ. о т д . С УХА р е н к о __
т ч ч -o z  \г

копировал '.Хюппенен ФорматКЪ



Продолжение т а б л . З
{ 2 3 4 5 6 7 8 9

КСУ 1-171 400 600 2(00 700 3,04 (.4
К С У Н 7 2 900 2,49
К С У 1 -173 1200 2,56
К С У ) - 0 4 450 1500 г ,76
К С У 1 -175 1800 2,95

К С У М 7 6 500 700 2(00 800 3,02 (.38
КС У1- 177 900 2,49
КСУ 1- 178 1200 2,56
К С У Ы 7 9 500 1500 2,76
К С У М 8 0 1800 2,95
КСУ 1 -181 2100 3,0 2
ксу(-(8г 900 2,52
КСУ 1-18 3 1200 2,59

к о м -(84 1500 150 1500 2,79
К С У ) - ( 8 5 1800 2,98
к с у ( -  (86 600 2100 700 3,05 (,4(

К С У ( - (87 900 2,52

КСУ) -  188 1200 2,59
К С У 1 - 189 600 200 (500 2,79

К С У1-19 0 1800 2,98

К С У ) - 0 1 2100 3,05

КС У) -192 900 2,60

КСУ1 -193 1200 2,67

К С У Ы 9 4 250 1500 2,87

К С У(- /95
700

1800 3,06 1,49
К С 5 (- (96 2100 800 3,(5
К С У1- <97 900 2,60
К С У (- (98 300 1200 2,67

КСУ( -  (99 1500 1 2,87
toX3

1 2

Продолжение габл.З
1 2 3 4 5 6 7 8 9

к с у < -го о 1500 300 700 1800
800

3,06
1,49

к с у (- г о ( 2100 3,13
КСУ1-2 0 2 900 4,65
ксу<-205 1200 4 ,8 4
КСУ1-204 350 1500 5,04

КСУ 1-205 1800 5,24

КС У1-206 2100 5,43

К С У(-2 0 7 900 4,65
КСУ(-208 (200 4,84
КС У(-209 2000 600 400 800 (500 950 5,04 2,96
К С У )-2(0 1800 5,24
К С У (-2 (( 2100 5,43
К С У(- 2(2 9Q0 4,65
К С У ) -2(3 1200 4,84-
К С У ( -2 ( 4 450 150Q 5,04
КС У1-215 1800 5,24
КСУ (-216 2100 5,43
К С У (-2 (7 900 4,65
К С У)-2 (8 (200 4,84

КСУ 1-219 500 1500 5,04

КС У1-220 (800 5,24
К С У (-2 2 ( 2(00 S,43

I-----------
т пр  902. -09 ■ e a . g ' i  нк|Ст.инж. П а н и н а ез&у

1 РУК. ГР. ЧУХРОВА Ъ я *
Мо р о з о в а  .

___________Г  1 Г
г ш т ш ш ж м т КОАОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СТАДИЯ ЛИСТ Аистов

T iS круглые из с б о рн о го  железобетон* 
ДЛЯ ТРЫБ 150* 1200 мм Р П 101 ГИ П блсевич Iф лн

1 Н .КОНТР Х р о м и х и н а ш Продолжение т а б л .З ц н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРОДШМи 

Г. МОСКВА
ГК О Гр а ф с к и й 'Ш/,7

НАЧ.ОТД. СухАРенко
/  1 9 4 7 4 - 0 1  13

копиробал: Хнзппенен___________________ ФорматАЪ
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П р о й о д ж е н и е  т а б а 'З

1 2 3 4 5 6 7 8 9
К С У 1 -2 2 2

1500

150

700

900 2,57
KCSM - 223 1200 2,64
КСУ< - 2 2 4 1500 2,84
К С У 1 -2 2 5 <800 3,03
К С У 1 -2 2 6 2(00 3,10
К С У < -2 2 7

200

900 800 2,57
К С У 1 -2 2 8 1200 2,64
КСУ< -  229 1500 2,84
К С У 1 -2 3 0 1800 3,03
КСУ<-23< 2100 3,10
КСУ< - 232 900 4,64
ксуьгзз <200 4,83

К С У < -2 3 4 250 1500 5,03

К С У 1 -2 3 5 <800 5,23
К С У 1 -2 3 6 700 2100 5.42
К С У 4 -2 3 7 900 4,64
КС У<-238 <200 4,83
К С У1-2 3 9 300 <500 5,03

К С У 1 -2 4 0 2000 800 1800 950 5,23 2,95
КСУ<- 24< 2(00 ! 5,42

К С У 4 -2 4 2 900 4,64
К С У 1 -2 4 3 1200 4,83
К С 9 1 -2 4 4 3S0 1500 5,03

К С У 4 -2 4 5 <800 5,23

К С У 1 -2 4 6 гт $ 42
КСУ<- 2 4 7 900 4 6 4
К С У 1 -2 4 8 <200 4,83

К С У 1 -2 4 9 4оо 1500 5,03

К С У4 -2 5 0 1800 $23

<3

Продолжение т а б л .З
1 2 3 4 5 6 7 8 9

К С У 1 -2 5 !

2000

70 0

400

800

2100

950

5,42

2,95

КС У1-25 2

450

900 4,64

К С У1-2 5 3 1200 4,83

К С 9 1 -2 5 4 1500 5,03

К С У 1-2 5 5 1800 5,23
К С У1-2 5 6 2100 5,42

К С У 1 -2 5 7

500 900

900

1050

4,50

2,81
К С У 1 -2 5 8 <200 4,69
К С У1 -2 5 9 1500 4,89
К С У 1 -2 6 0 1800 $09
К С У 1 -2 6 1 2100 5,28
К С У 1 -2 6 2

800

150

800

900

950

4,56

2,97

К С У 1 -2 6 3 1200 4,85
К С У 1 -2 6 4 1500 5,05
К С 9 1 -2 6 5 <800 $25
К С У< -2 6 6 2100 5,44
К С У 1 -2 6 7

200

900 4,66
К С У1-2 6 8 <200 4,85
КС У1-26 9 1500 5,05
КСУ <-270 <800 5,25
КС У1- 27< 2(00 5,44

т п р  9 0 £ - 0 9 - г г . 8 9  н кСт.мнж. П А Н И Н А Я&Тс-т
Рак. г р . ЧУХРОВА -
НАЧ.ОТД. МОРОЗОВА i ■

КОЛОДЦЫ К АНАЛ ИЗАЦ ИОННЫ Е
круглы е из с б о р н о г о  железовета- 
НА ДЛЯ ТРУБ Юа"150-1200мм

[ * М 1 Ш 1 Д 1 Ц Д г л ; М №
Г  Г .  1 Р П  «1 гм п  Iб л с е в и ч  ШШм\ I

Продолжение табл .З ц н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
--------- Е  МОСКВА______ _

ГК О  Гр а ф с к и й  L & r  
Н а ч . отд. с н х А Р е н к о и ^ й с Л  1

капироёал: Хюппенен_______________ Форматы
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Продолжение г а б л .З
1 2 3 4 5 6 1 8 9

К С У  1 - 2 7 2 900 4,81

К С У 1 - 2 7 3 1200 5,00

К С У 1 - 2 7 4 250 1500 5,20

К С У 1 - 2 7 5 1800 5,А0

К С У 1 - 2 7 6 2100 5,59

К С У 1 - 2 7 7 900 4,81

К С У 1 - 2 7 8 1200 5,00

К С У 1 - 2 7 9 300 1SOO 5,20

К С У 1 - 2 8 0 <800 5,АО

К С У 1 - 2 8 1 2100 5,59

К С У 1 - 2 8 2 900 4,81

К С У 1  -2 8 3 1200 5,00

К С У 1 - 2 8 4 350 1500 5,20

К С У 1 - 2 8 5 2000 800 900 1800 1050 5, АО 3,12
К С У 1 - 2 8 6 2 1 0 0 559
К С У 1 - 2 8 7 900 4,81

К С У 1 -  288 (200 5,00

КС4Н - 289 400 1500 5,20
К С У 1 - 2 9 0 1800 5,АО

К С У 1 - 2 9 1 2100 5,59

К С У 1 - 2 9 2 900 4,81

К С У 1 - 2 9 3 1200 5,00

К С У 1 - 2 9 4 4 5 0 1500 5,20

К С У 1 -2 9 5 1800 5,АО

К С У 1 - 2 9 6 2100 5,59

К С У 1 - 2 9 7 900 4,55

К С У 1 - 2 9 8
500 1000

1200 \%

К С У 1 - 2 9 9 1500 1150 4,94 2,8$

К С У 1 - 3 0 0 т о 5,14

П р о д о л ж е н и е  т а б л .З
1 2 3 А 5 6 7 8 9

КС91-301

2000

80 0 500 1000 2100 1150 5,33 2,86
КСУ1-302

900

150

900

900

1050

4,79

3,10

КСУ1-303 1200 4,98
КСУ1 - 304 1500 5,18
КСУ 1 -305 1800 5,38
КСУ1-306 2100 5,57
КСУ1-307

200

900 4,79
КСУ1-308 1200 4,98
КСУ1-309 1500 5,18
КСУ1-310 1800 5,38
КСУ1-ЗН 2100 5,57
КСУ 1-312 900 4,62
КСУ 1-313 1200 4,81
КСУ1-314 250 1500 5,01
КСУ1- 315 1800 5,21
КСУ1- 316 (000 2100 1150 5,АО 2,93
КСУ1- 317 900 4,62
КСУ1-318 1200 4,81
КСУ1- 319 300 1500 5,01
КСУ1- 320 т о 5,21
КСУ1- 321 2100 5,АО
КСУ1- 322 350 900 4,62

тпр э о г - 0 9 -  ы м НК

S Ubl КАНАЛИЗАЦИОННЫе lie из сборного железобетон 
ДАЯТРУБЛИ5ОИ200мм

П р О Д О Л Ж £ Н и ^  Т А б л З

Стадия

Р П
Аист
12

Аистов

ЦНИИЭП
Инж енерного  Оборудования 
____ Г. МОСКВА

W 4 - 0  2_ 1 5

капиро&амХюппеньн Ф о рм ы  кЪ
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Продолж ение т а б л . З  Проболжение т а б л . З

i 2 3 А 5 б 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ксу)-323 1200 4,8) КСУ1-345 150 1800 5,37
КСУ1-324 1500 5,01 КСУ)-346

lull 2100 5,56
КСУ1-325 350 1800 5,2) КСУ)-347 900 4,78
КСУ1-326 2100 5, АО КСУ)-348

4000
1200 1150 4,97 3,09

КСУ1-327 900 4,62 КСУ1-349 200 /500 5,17
КСУ1 -328 1200 4,8) КСУ)- 350 (800 5,37

КСУ)-329 400 1500 5,01 КСУ) - 35) 2100 5,56
КСУ1-330 1800 5,21 КСУ 1 -352 900 4,61
КСУ1-331 2)00 5,40 КСУ 1-353 1200 4,80
КСУ)-332 900 4,62 КСУ)- 354 250 1500 5,00
КСУ1-333 2000 900 1000 1200 1150 4,8) 2,93 КСУ)-355 2000 1000 1800 5,20
КСУ)-  334 450 IS00 5,0) КСУ)- 356 2)00 5,39
К С У ) -335 1800 5,21 КСУ)- 357 900 4,61
КСУ)- 336 2100 5,40 КСУ)- 358 1200 1200 1350 4,80 2,92

КСУ)-3 3 7 900 4,62 КСУ) -  359 300 <500 5,00
КСУ)- 338 (200 4,8) ИСУ1-360 1800 5,20
КСУ1-339 500 1500 5,01 КСУ)- 36) 2100 5,39
КСУ)-340 1800 5,21 КСУ1- 362 900 4,6)
КСУ)- 34) 2100 5,40 К С У )-363 1200 4,80
КСУ)-342 900 4,70 КСУ)- 364 350 т о 5,00
КСУ1 - ЗАЗ )000 150 1200 4,97 3,09 ИСУ1- 365 1800 5,20

К С У )-344 1500 5,«7 К С У )-366 2100 5,39

Т П Р  9 0 Е - 0 9  -  г г . » 1) Н КСт.и н ж . П а н и н а
Ру к . г р . Ч У Х Р 0 8 А
Нам . о т д . Мо р о з о в а .

,h.
ЦШшЯЕШШЗЗШШШ КОЛОДЦЫ К А Н А А И З А Ц И О Н Н Ы е

круглые из с в о р н о г о  ж елезовето* 
НА ДЛЯ Т Р У Б  1 Ы 5 0 - 1 2 0 0 М М

Ст а д и я Лист Листов I
k j

Р П 1 3Т И П б л с е в и ч
Н .к о н т. Х р о м и х и н а № Продолжение т а б л .З ц н и и э п

И н ж ен ерн о го  Оборудования 
г . М о с к в а

Г К О ГР А Ф С К И Й . L - Ж г
НАЧ.07Д. Сухл р ен к о

m i  м - 02 .
копироёаА\ Хюппенен Формат А 2
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ксу /-3 7 /
КСУ1-37&
КСУ/-373
К СУ/-374
КСУ/-3 7 £
К СУ/- 3  73
КСУ/- 3 7 7
КСУ/-373

КСУ/-367
КСУ/-363
КСУ/-3£3\
КСУ/-37Р

КСУ/-373
КСУ/-330
ксунзг/
ксу/-згг
КСУ/-333
КСУ/-ЗЗУ
КСУ/-333
КСУ/-386
КСУ/-327
ксунзгг
КСУ/-333
КСУ/-330
к су/-зз/

гооо

/ООО

/гоо

П р о д о л ж ен и е т сгд л .З

УЗО

300

/50

гоо

/г о о

300
/гоо
/300
/го о
г /о о
Зоо
/го о
/зоо
/8 0 0
г/оо
зоо
/г о о
/зоо
/гоо
г / о о
зоо
/го о
/300
/г о о
г /о о
зоо
/г о о
/500
/гоо
г/оо

/ззо 4, го

у.з/ 
4  го
з.оо
з.го
5.39
4.6/
4 го
500
5го
5.39
4.5/

Зоо
5,го
5,39
4S7

4.57
4.85
5,05

г гг

г,гг

is
Колодцы узло&>/е о д£умя присоединениями 

р t I*j

Т аблица 4
Марка

колодца
Диаметр
колодца

Л к

Д иаш гтр тхшбы 1Высота
рабочей

Глуба 
на зге;-
*а/м

ш ш т ш .
ПодВодЯсцео

qpucoe -  ; Эинзуеноц'СтВоВя-<цеоарз Всего rzv.o#»Лргот//лЛОТОК ЫМг/аге
/ г - 3 - J L __ S в 7 В S

к с у г - / 7 0 0

/ЗЬ /5 0 2SO

Зоо 5,53 о го
к с у г - г

/ООО

300 о .зв

0,45
к с у г - з /гоо /О б
к с у г - 4 /500 3 5 0 /,/*/
к с у г - 5 /го о /< и
КСУ2- б г/о о /,30
к с у г -  7

го о

/SO З о о

ЗОО

цоо

/,о /

0 ,4 3
к с у г - г /гоо /.0 9
к с у г - 9 /500 / / 7
к с у г -  /о /гоо / 3 3
к с у г - // z/o o /3 3
к с у г - / г 5 0 0 /04
K c y z -J3

ZOO 3SO / г о о 450 / / г 0 ,5 2
к с у г- /у /5 0 0 /,го

плюс 30 мм.

14д гжд Ш 1 Ш Д  Д  
ШШД  L T T H l f
НАЧАТА M0p03QBAl^Y*T^
I П а ш  Ы ш а и и я  VWffl

— т п р  9 о г - о д - г г .8 > 1 НК

З Ж Щ М Гэ< ветрил м  тмь1ата-Щ|1м 
Т Т р Щ Ш Й Т Г Г Т Ш ЗK0AOAUU ШвВЫЕСЛ1
присацишиями.

ш т а г п и и п ш !

КопироЗду,; АлешияоЗы
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Проаолженме т а б л .4
1 2 3 4 5 6 7 8 9

К С У 2 Н 6 200 200
<800 1,28

0,52К С У 2 - 1 6 2100 (, 36
К С У 2  - 1 7 900 1,01
К С У 2 - 1 8 1200 1,09
К С У 2  - 1 9 <50 1500 1,(7
К С У 2 - 2 0 <800 425
К С У2  - 2 1 2100 1,33
к с у 2 -  гг 350 900 450 <,0< 0,49
К С 9 2 -2 3 <200 <,09
К С У 2 - 2 4 250 200 (500 <,<7
К С 9 2 -2 5 1800 1,25
К С У 2 - 2 6 <000 2100 1,35
К С У 2 - 2 7 900 1,03
К С У 2 - 2 8 1200 <>«
К С У 2 -2 9 250 450 1500 550 1,19 0,51
К С У 2 -3 0 <800 <,27
К С У 2 -3 1 2100 1,35
К С У 2 - 3 2 900 <,05
К С У 2 - 3 3 1200 < ,В
К С У 2 -  3 4 т 1500 <,2<
К С У 2 - 3 5 <800 1,29
К С У 2 - 36 21Q0 1,37
К С У 2 - 3 7 350 900 450 1,05 Ц53

К С У 2  -3 8 1200 1,13

К С У 2 -  39 300 200 < 5 0 0 . 1,21
КСУ2 -  АО <800 1,29
К С У 2 - 4< 2100 /,37

К С У 2 - А 2 900 0,95

К С У 2  -  4 3 250 45 0 1200 550 1,03 Ц 4 3
К С У 2  - 4 4 (500 ) , «

Продолжение т а б л .4

Ст. инм.1 Па н и н а

И Ш Я 1 Ш 1 Ш З Ш 2 Ш 5

| ц ™ л 1 1 ц ; ь т ! 7 1 1 Ж В 1
ст и п блсевич 1
Н.КОНТР. ХРОМИХННЛ №
ГКО Гр а ф с к и й
НАЧ.ОТА. Ш арёнк о

т п р  9 о г - о 9 - г г . в ^

1 2 3 4 5 6 7 8 9
КСУ2-45 250 450

<800 550 U 9 0,43
К С У 2 - 4 5 2<00 <,27
КСУ2- 47 900 0,98
КСУ2 - 48 300 <200 <,06
КСУ2- 49 300 500 <500 600 U 4 0,46
КСУ2-50 <800 1,22
КСУ2-51 2100 1,30
КСУ2-52 900 (.08
КСУ2-53 <200 и в
КСУ2-54 150 400 <500 500 <,24
«СУ 2 -5 5 1000 <800 <,32
КСУ2-56 2100 1,40 0,56
КСУ2-57 900 1,08
КСУ2-58 350 1200 <,<б

КСУ2-59 200 1500 1,24
КСУ2-60 1800 1,32
КСУ2-61 500 2<00 600 <,40
КСУ2-62 900 0,99
КСУ2-63 1200 1,07

0,47КСУ2-64 250 1500 1,<5
КСУ2 - 65 <800 1.23
КСУ2 - 56 2100 <,3<

НК

КОЛОДЦЫ КАНАЛйЗАЦИОННЫе 
круглые из с б о р н о г о  железобетонлГ 
ДЛЯ ТР УБ  Р а *15 0 -1 2 0 0 мм

Продолжение табл.4

Ст а д и я

Р П
Л и с т

15
Ли с т о в

ц н и и э п
Инженерного Оборудований 

г. М осква

1 9 4 1 4 -0 2 . 18
но пиро 8а л: Хнзппенен Формат №
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Продолжение т а б л  ^
1 2 3 4 5 6 7 8 9

К С Ч 2 - 6 7 900 0,98

к с ч г - 6 8 <200 1,06
к с а г - Б э 1000 3QQ 500 <500 600 1,14 0 ,4 6

к с у г - 7 0 1800 1,2 2

К С У 2 - 7 1 2<00 1,30

К С У 2 -  7 2 3 5 0 900 2 ,3 2

К С У 2 - 7 3
350 600

<200 2,39

К С У 2 - 7 4 1500 <500 700 2,59 1,21

К С У 2 - 7 5 1800 2,78

К С У 2 - 7 6 2100 2 ,8 5

К С У 2 -  7 7 900 1,07

К С У 2 -  7 8 1200 <,<5

К С У 2 - 79 <50 <500 1,23
К С У 2 - 80 <800 <,3<

К С У 2 - 8 1 2<00 <,39

к с а г - 8 2 900 1,07

К С У 2 - 83 1200 1,15

К С У 2 - 8 4 <000 400 200 500 1500 600 1,23 2 S S

К С У 2 -8 5 <800 1,31
К С У 2 - 8 8 2100 1,39

К С У 2 - 8 7 900 1,0 7

К С Ы 2 -8 8 <200 1,45

К С У 2 - 8 9 250 1500 <,23

К С 9 2 - 30 <800 1,31

К С У 2 - 9 4 2100 1,39

К С У 2 - 9 2 900 2,33

К С У 2 - Э З
600

1200 2,40

к с у г -  94 <500 300 <500 7Q0 260 1,22

К С У 2 -  9S 1800 2,79

48

Продолжение т а б а Л
< 2 3 4 5 6 7 8 9

КСЧ2-96 300 2(00 2,86
КСУ2-97 900 2,33
КСУ2-98 1200 2,40
КСЧ2-99 350 600 <500 700 2,60 <,22
КСУ2-100 <800 2,79
КСУ2-101 <500 400 2100 2,86
КСУ2-102 900 г,37
КС У2 -103 <200 г,44
КСУ2-104 4оо 700 <500 800 2,64 1,26
КСУ2 -106 (800 2,83
КСУ2-106 2100 2,90
КСУ2-Ю7 900 1,08
ксуг -« в <200 1,16
КСУ2 -109 <50 1500 <,24
КС42-И0 1800 <,32
ксуг-ж 2100 600 1,40 0,56
КСУ2-М2 <000 450 500 900 1,08
^СУ2- «Ь то 1,16
КСУ2-Н4 200 <500 <,24
КСУ2-115 <800 1,32
КС42- «6 2100 <,40
КСУ2- 117 <500 250 600 900 700 2,46 1,35

т п р  9 0 £ -  0 9 -  £ 2 .8 *1 нкСт.инж 1 П А Н И Н А
Рак. г р .
НАЧ.0ТД

1 1 /
к и и я Е Ш ш т и г и в КОЛОДЦЫ  К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е

круглые из сборного эшезобето-
НА АЛЯ ТРУБ D y - 150-<200мм

Ст а д и я ЛИСТ ЛИСТОВ
1/______  Г 7 7 1 Р . П 1 6Ц Ш Ш В Ш З Ш 1 Ш 1

Н. КОНТР. Х Р О М И Х И Н А |'М б £ Ш Продолжение т а б л .4 цнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Г. МОСКВА
Г К О  w
Н А Ш И

1 9 4 1 М -0 1  <з
когш роба а: Уюппшн Формат кЪ
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Продолжение т а в л . А
1 2 3 4 5 6 7 9 9

КСУ2-//8 /200 2,53
КСа2-((9

250
/500 2,73

ксаг- /го /800 2,92
КС92- 121 2100 2,99
КСУ2- 122 900 2,46

(,35КСУ2-123 600 /200 700 2,53
КС а2-/24 300 /500 2,73
КСУ2-125 (800 2,92
к с а г-126 2/00 2,99
КСУ2-/27 90 0 2,35
КСУ2-128 (200 2,42
КСУ2-(29 (500 450 350 /500 2,62
к с а г-в о /8 00 2,8/
к с а г -в ) 700 2/00 800 2,88 1,24
к с а г - « г 900 2,35
к с а г - (35 /200 2,42
КСУ2- /34 4оо /500 2,62
к с а г -(35 (800 2,91
ксаг -  (36 2(00 2,88
КСУ2- /37 900 А,гг
ксаг - (38 1200 4,4)
КСУ2-/ЗЭ 200Q 450 800 (500 900 4,6/ 2,53

к с а г  -  <4о 1800 4,81
ксаг- (<и 2/00 5,00
ксаг - (42 900 2,43
ксаг- (4з 12 00 2,50
к с а г-<44 /500 500 /50 600 /500 700 2,70 (,32
к с а г -  (45 /800 2,89
ксаг- (46 2/00 2,96

i

<9

Продолжение таблЛ
/ 2 3 4 5 6 7 8 9

к с а г-(47 900 2.43
к с а г -/48 /200 2,50
ксаг- (49 200 <500 2,70
КСУ2- /50 /800 2,89
КСУ2- 151 2100 2,96
К СУ 2- <52 600 900 700 2,43 (,32
ксаг - (53 1200 2,50
ксаг- (54 250 1500 2,70
ксаг- (55 1800 2,89
КСУ2- /56 2/QQ 2,96
к саг-(57 /500 500 900 2,37
КСУ2-158 1200 2,44
КСУ2- /59 300 1500 2,64
КСУ2- /60 /800 2,83
ксаг- (61 700 2(00 800 2,90 1,26
КСУ2-/62 900 2,37
КСУ2- /63 /200 2,44
КСУ2-/64 350 (500 2,64
КСУ2 - /65 1800 2,83
КСУ2-/66 2/00 2,90
КСУ2- /67 2 000 400 800

900 4,66
2,97КСУ2- 168 (200 4,85

т п р  эог. - 0 9  - г.г.84 н кСт.инж . Па н и н а
Ру к . г р . Ч У Х Р 0 8 А
Н а ч .отд , Мо р о з о в а , <
Ру к , гр . Ши ф р и н а Колодцы КАНАЛИЗАЦИОННЫе 

к р у г л ы !  из с б о р н о го  железобетон/ 
ДЛЯ Т Р УБ  Д у * /50*/200мм

С т а д и я Аист Листов
/

Р П ( 7т и п 6АСБВИЧ
Н. КОН ТР. Х р о м и х и н а тМ - т П р о д о л ж е н и е  т а б л .4 цнииэп

Ин ж ен ер н о го  Оборудования  
г. М о с к в а

ГКО Гр а ф с к и й
н а ч . отд . сухдренко

т ч ч -01 zo
копира ВатХюппенен_________________ Формат АЗ
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Продолжение т л М
1 2 3 4 5 6 7 8 9

КСУ2Н69 <500 5,05
КСУ2- ПО 4оо <800 5,25
КСУ2 - <7< 2100 5,44

g1см:лCJ 900 4,66
к с у 2 - аз 800 <200 950 4,85 2,97
КСУ2 - (74 <(50 <500 5,05
ЫСУ2- a s 2000 <800 5,25
КСУ2- 176 500 2<00 5,44
КСУ2- П 7 900 4,34
КСУ2- 17$ <200 4,53
КСУ2- 179 500 900 1500 <050 4,73 2,65
КСУ2 - (80 <800 4,93
КС92-(8( 2(00 5,12
КСУ2 - 182 900 2,49
КСУ2 -  (83 <200 2,56
КСУ2- <84 150 <500 2,76
КСУ2Н85 <800 2,95
КСУ2 -  (86 2(00 3,02
КСУ2- (87 <500 900 2,49 <,38
КСУ2- <88 <200 800 2,56
КСУ2-189 600 200 700 <500 2,76
КСУ2 - <90 <800 2,95
КСУ2 -  (9( 2<00 3,02
КСУ2- (92 900 4,47
КСУ2 - 193 <200 4,66
КСУ2- (94 2000 250 1500 4,86 2,78
КСУ2- <95 <800 5,06
КСУ2- <96 2<00 5,25
КСУ2- (97 300 800 900 950 4,62 2,93

ПРоОолжение т а б л .4
1 2 3 4 5 6 7 8

КСУ2 -(9 8 <200 4,8(

К С У 2 - 199 (500 5,0)
№2-200 300 1800 5,21
К С У 2 - 20< 2100 5,40
К С У 2 -2 0 2 900 950 4,62

К С У2 -2 0 3 800 (200 4,8)
КСУ2 -204 350 (500 5,0(
КСУ2 -205 (800 5,2(
К С У2 -2 0 6 2(00 5,40

КСУ2 -2 0 7 900 4,62
К С У2 -2 0 8 2000 600 (200 4,81
К С У2 -2 0 9 4 о о <500 5,01

К С У 2 -2 Ю <800 5,2(

К С У 2 -2 Н 2(00 5,40

№2-211 900 900 <050 4,62

КСУ2-213 (200 4,8(

К С У 2 - 2 ( 4 45 0 <500 5,01
К С У 2 - 215 <800 5,21
К С У 2 - 2 ( 6 2100 5,40

№2-211 900 4,62
К С У 2 -2 ( 8 500 <200 4,8(
К С У 2 - 2(9 (500 5,0(

тпр з о г - 09 - гг.8ц нкСт. ииас П А Н И Н А
Рык. ГР. ЧУХРОЙД
Нач. отд. Морозова s'•

КОЛОДЦЫ  К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Е
КРУГльГё ив сборного  железобе-
Т О Н А  ДЛЯ Т Р У Б  ]М 5 0 ~ < 2 0 0 м м

Стадия Лист Листов

lh ' Р.П <8/ гип бАсевм ч
L Н. конт. XPOMUXMHA Фщщ.ж Продолжение табл.4 ц н и и э п

И нженерного Оборудования 
г. М о ск в а

ГКО r¥'J~
Нач. отд.

Ш 7Ч-02. 1{

копировал: Хюппенен________________ Формат АЬ
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Продолжение т а б л А

i 2 3 4 5 5 7 8 9

К С У 2 -2 2 0
2000 600 500 900

1800
1050

5,21
2,93

К С У 2 -2 2 1 2100 5,40
К С У 2 -2 2 2

<500 150 700

900

800

2,45

1,34
К С У 2 -2 2 3 (200 2,52

К С У 2 -2 2 4 1500 2 ,7 2

К С У 2 -2 2 5 1800 2,91

К С У 2 - 2 2 6 2100 2 ,9 8

К С У 2 - 2 2 7 900 4,33

К С У 2 -2 2 8 1200 4,52
К С У 2 -2 2 9 200 1500 4,72

К С У 2 -2 3 0 <800 4,92

К С У 2 -2 3 1 800 2100 950
К С У 2 -2 3 2 900 4 ,3 1

К С У 2 -2 3 3 700 1200 4,52
К С 9 2 -2 3 4 250 1500 4,72
К С 4 2 -2 3 5 1800 4,92
К С У 2 -2 3 6 2000 2100 5 ,« 2,64
К С У 2 - 2 3 7 900 4,33
К С У 2 - 238 1200 4,52

К С У 2 -2 3 3 3Q0 1500 4 ,72
К С У 2 -2 4 0 1800 4,92

K C 9 2 -2 4 I 2100 5.Н
К С У 2 - 2 4 2 900 900 <050 4.33

К С У 2 ~ 2 4 3 1200 4,52

К С У 2 - 2 4 4 350 <500 4,72

К С У 2 - 2 4 5 <800 4,92

К С У 2 - 2 4 6 2100 5 ,К

К С У 2 - 2 4 7 400 900 4,33

Продолжение г а б л А
1 2 3 4 5 6 7 8 9

К С У 2 -2 4 8 1200 4,52

К С У 2 -2 4 9
4оо

1500 4,72

К С У 2 -2 5 0 (800 4,92
К С У2 -2 5 1 2(00 5.Н
К С У 2 -2 5 2 900 4,33

К С У 2 -2 5 3 900 1200 1050 4,52 2,64

К С У 2 -2 5 4 450 (5QQ 4 ,72

К С У 2 -2 5 5 7 00 (800 4,92

К С У 2 -2 5 6 2(00 5 ,«
К С У 2 -2 5 7 900 3,95
К С У 2 -2 5 8 2000 (200 4 ,14
К С У2 -2 5 9 500 (000 1500 1150 4,3 4 2,26
К С У 2 -2 6 0 1800 4,54
К С У 2 -2 6 1 2100 4,73
К С У 2 -2 6 2 900 4,50
К С У 2 -2 6 3 1200 4,69
К С У2 -2 6 4 (50 800 1500 950 4,89

К С У 2 - 265 1800 5,09 2,8(
К С У2 - 266 800 2100 5,28
К С У 2 - 267 900 4,50
К С У 2 - 268 200 900 1200 1050 4,69
К С У 2 - 269 1500 4,89

кмттмШШШШШЛ

г г т ж я  P M -jjiifM  г; 1
г
Г И П блсевич Ooiz-n
Н.конт. ХРОМИХИНА шмЬ-
ГК О ГРАФ СКИЙ
НАЧ.0ТД СухАренко ■ Ж у

тпр 90г - 03 - 22.8Ц НК

колодцы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
круглые из сборного железобето-
Н А  ДЛЯ ТРУБ Рц~ <504  200мм

Продолжение т а б л А

Стадия

Р П
Лист

19
Листов

цнииэп
инженерного Оборудования 

г. М о с к в а_______

напироВал: Хюппенен
19474-02. 22.

Формат АЗ
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 4 Продолжение т а б л А
-1 2 3 4 s 6 7 8 9

КС 92-291 400 2100 5,05 2,58

К С У 2 -2 9 2 900 Ж
К С У 2 -2 9 3 1200 4,31

К С У 2 -2 9 4 800 450 1500 4,51

К С У 2 -2 9 5 1800 4 ,71

К С У 2 -2 9 6 (000 2100 ~1 1150 4,90 2,43

К С У 2 -2 9 7 900 4,12

К С У 2 -2 9 8 1200 4,31
К С У2 -2 9 9 500 (500 4.5»
К С У2 -300 2000 1800 V»
К С У2 -3 0 1 2100 4,90

К С У2 -3 0 2 900 4,50

КС Я2-303 1200 4,69

К С У 2 -3 0 4 ISO 1500 4,89

К С У 2 -3 0 5 т о 5,09
К С У 2 -3 0 Б 900 900 2100 (050 5,28 2,81
К С У 2 -3 0 7 900 4,50

К С 9 2 -3 0 8 1200 4,69

К С У 2 -3 0 9 200 (500 4,89

К С У 2 -3 (0 1800 5,09

К С У 2 - З Н 2100 $28

Примечлние: ОБ’емы основных конструкций камбр колодцев 
из сборного железоБетонА подсчитдны Зля варианта горловин 
ЭиАметРОм 700 мм
П р и  Зидметре г о р л о в и н  1000мм. в к о л о З ц а х  В и а м б т р о м

К А МЗ Д м 1  оснавных *0НСТРи*4нй слейает
т п р  9 0 £ - 0 9 - 2 2 . 8 * 1 н к

£ _________ А А
ТИП Бдсевич ш п
Н. КОНТР. Хромихина ШШи Ш
ГКО Графский Wju

Сахлренкб

Колодцы кАНАлиздционные 
круглые иг с б о р н о го  жедезвеето- 
НА ДАЯ ТРУБ ])м-|50-(200ИН

Стад и я Лист Листов
Р.П 20

Продолжение табл.^ цнииэп
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г . Мо с к в а

I6«frf 4 - 0 I
Копиробал: Хтпенен Формат Д З
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Продолжение т а б л . А
1 2 — 3— А 5 6 7 8 9

к с а г - з ю

250

900

900

то

4,50

2,81

К С У2 -3 13 1200 4,69
к с а г-з < 4 1500 4,89
К С а2-3 15 1800 5,09
к с а г -3 1 6 2100 5,28
к с а 2 -з < 7

300

900 4,50
КСУ2 -  3/8 1200 4,59
К С У2 -3 19 1500 4,89
к с а  2 -3 2 0 1800 5,09

к с а г - 3 2 1 2100 5,28

к с а г - з г г 900 900 4 ,2 4
к с а г - з г з 2000 <000 <200 1150 4,43
к с а г - з г 4 350 1500 4,63
ксаг - 325 <800 4,83

К С У2 -326 2100 5,02 2,55
К С У2 - 3 2 7 900 4 2 4

к с а г - з г е 1200 4,45

К С У 2 -3 2 9 4оо (500 4,63

к с а г - з з о (800 4,83

к са  г -331 2100 5,02
к с а г - з з г 900 4,69

К С У 2 -333 то <50 1200 4,78 2,90
К С У 2 -3 3 4 1500 4,98

Та б л и ц а  5

тип
ГОРЛОВИНЫ

Лидметр
ГОРЛОВИНЫ ММ

ТИП
ГОРЛОВИНЫ

Ди а м о т р
ГОРЛОВИНЫ, мм мье>

I 70 0 0 ,( 4 I (ООО 0,35

и 70 0 Ц ( 4 и 1000 0 ,4 5
9-----------------------

ni ТОО 0,11 Й 1000 Ц 3 1

Ст.инас. 
Рык. ГР.

23

Проболжение таблА
1 2 3 4 5 — 5— 7 8 9

к с а г-335 150
1800 5,18

ксаг-ззб 2100 5,37
КСУ2-337 900 4,59
ксаг-зз8 1000 1000 1200 1150 4,78 2,90
ксаг-339 200 1500 4,98
КСУ2-340 1800 5,18
кса2-34( 2000 2100 5,37
ксаг-342 900 4,42
ксаг-343 1200 4,61
КСУ2-344 150 1500 4,81
ксаг-345 1800 5,01
к с а г-346 1200 1200 2(00 1350 5, го 2,73
к с а г-347 900 4,42
ксаг-348 1200 4,61
КСУ2-349 200 1500 4,81
ксаг- 350 1800 5,01
K C U 2 -3 5 1 2100 5,20

ТА Б Л И Ц А  6 
Глиняный ЗАМОК

ПАНИНА
НЦХРОВА ,

н а к .отд Мо р о з о в а

ДиАметР 
КОЛОДЦА, ММ S S r

1000 0,92

1500 0.71

2000 0,53

СРГДДР11!Ш1!д1Ш 11
^ ш п
н. КОНТР
ГКО

Нач. отд.

БАсевич
Хромихина
ГРАФСКИЙ
сухлренко

тпр дог "09 - г г . 6k НК

колооцы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ
кругльТе из сборного железовето
НА ДЛЯ ТРУБ jgsf50-f20QMM

Проболжение табл.4  
ТАБЛИЦЫ 5 и 6

Стад и я

РП
Лист
2 1

Листов

цнииэп 
инженерного Оборудования 

г. Мо ск в а________
т т ч - 0 2 _  Vf

копиро6йА:Хнзппенен Формат АЗ



Тм
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пР
«е
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Е 
Р£

Ш
ЕН

МЯ
К о л о д ц ы  по Sop отные  

реком ендуем ы е р а д и у с ы  и  угли по So рот  а

dy

Т ор и ц а  7 
Размеры S m i  _________

Атттодца
Ах

Диаметртруды
dy

УголПО№ОГАсС°
Радиус noSopora, Rn
foly 15% Rdy

1 г 3 4 s- 6

т о

tso-eso rs-$o 450-&0885-375300-500

300 15-80
84-90 300 450 600

350 15-70
74-90 350 585 700

1500

400 15-80 800 600 800
4'/SO 850 675 900

SCO 15-70 
7/- SO 500 7S0 1000

60С
/s-ео
51-80 500 900 1600

81-50 — —

wo
45-50

700 1050
1400

54-60 —

Si-30
1800

"1600
гооо 800

15-50
51-80 800
81-90 —

— - —

24

Продолжение гадл. 7
1 г 3 5 S 6

6000
900

15-50
900 1350

4500
51-70 —

юоо
45-40

юоо 1500
3000

41-60 —

тир m -  0 9 - гг.8«с н«

ct.uhw. JJtu( КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕРЧК.Гр. ЪН}У\ ((3 СБОРНОГО ЖЕАЕ306ЕГ0НА ЛЛЯ ТРУБ AHSO-UOOmm рп ггrun BACEfcMV \Ш1л
H.KOHTp. ЯрОМИХИНАIfMeV № Колодцы поворотные. Рекомендуе

мые радиусы и углы ПОВОРОТА.
Таблица 7.

ЦНЙНЭПИНЖЕНЕРНОГО ОБОруАоВдниЯ t МОСКВА
TKT^ Г’Афский
НДЧ0Ц. (ДОРЕНКО

- t  m vi^iI  25 а
КопироЕал: Корецкая______________________________?ортт Аз I



Пример расчета
-о

CUD

- Й

Sfe
=с

исходные данные, колодец линейныйу 
полная глубина заложения по профилю-б.щт) 
диопт ры  подходящего и отводящего трубопроводов-З50тту 
грунт - непросадочный сухой) 
диаметр л ю ка - 700тт)
нагрузка -  so о кт/мг (колодец Вне проезфей части).
По таблице 1 на листе НК-z Выбирает колодец ксл-ев, 

где 4к= т о  тт; кл »yso мт; Нр - (too пт.
Полная глубина колодца складыВается Ht-hr+Hp*W+h/i} 
отсюда hr -  Hf-  1Нр+ ю+ Ьл]  z3oso- ( ( too+ fo+ ( /soJz too  тт.

По табл, на листах Ас-S и АС-$ производит Выборку 
злементоВ горлоВины: КЦОЧ -  (шт} ВЦ-7-3 -  (шт., ВцПНО-г-(шт, 
что состаВит 530мт. Totdcf на кирпичную кладку ирастВор 
придется 800“ (£30+ to)- (80MMj что соотВетстВует 2рядам 
кирпичной кладки, Выборку сборных элементов колодца 
см. таблицу на листе Ас-5, Объем бетона на лоток см. таблг 
на листе НК-£.

ТИР 90а- 09- Z U \ НК

Ц а и ; Ы Ю : ш д 1 И И 1|Ц=1М!Я|Щ'||||!11[ДГ1)77ЛИ! КОАОДЦЫ КАНААиЗАЦиОННЫЕ КРУГЛЫЕ 
ИЬ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ 
ТРЧБ А ч М 5 0 -Т З О О М М .________

г а Ш Е Ш Ц Д Ь Л Ц А Й Д

Ф ОРМА Т АБАН Ц Ы . ЗАПОЛНЯЕМОЙпри привязке, таблица 8. UPUWEP рдсч&тд.
Копировал; Корецкая ИЧ'ТН-02 Уо

РП 1 33 ^  
ишн1Цк о̂ борчаоВан ия

Г. МОСКВА
РормлтАЗ
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ль
бо

м 
О А - А

гб
Б -  Б повернуто

Рама

аТ

1. При РАЗРАБОтке данного чертежл использованы 
чертежи завод а  по р е м о н т у  бАшенных кранов 
Главмосстроя (М осква), изготАВлиелющего Анллогмчные 
дюки для г Москвы.
2. При расчете анжа принято нормативная ш е с н д я  
нагрузка НК-80.

eH.00.QQQ

Анж КАНАЛиздциОННый
л <000/ /000 ‘Эскизным ч е р т е ж  
О Б Щ Е Г О  В И М -

Р П  6)5 МО
ш з я н ш ш ^ м м г / ^ я

ЕШ

Аист | Аистов
U | | Ц |  И I l l ' l l ^  щ  
liiB M a M U M im ra i— i 
С Т Г И И Ш Е П И Е Й ®

ЦНИИЭП инж.
О Б ОРУД ОВАНИЯ

Ко п и р о в а л  т т ч - o i  п  ф о р м а т  A3
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К о л о д е ц  I

д л я  н е п р о с а д о ч н ы х  сухи х грунт оё

Р а з р е з  i - i
Люк

Опорное. кольи оК и оЧ  
Коль и  о с те н о В о е  КП  
Плита перекрытия Ш П

— » --------- И Ч  Кольцо стеноВоеКК

Ветон м гсю сзатиркой и  /н ел е зн е н и ем
\noSepxHoamu Л о т к а  
\плигпа днищ а кил _  
ХПесчанаЯ подготовка-/ОО мм

План колодца!; Ж
1. Переходные скоби осп----_

тоydonpoiodax диаметром sop* (200мм.
Z. форма нотка, положение лкжор скобилестниц показа

но услоВно. Лоток выполняется па л. АС-3.
_ 3. Все сборные элементы усгона&гиВЬгются на цемент- 
I  .  но-песчаном растВоре_ MiOD. 

i\ Ч. В основании колодцащ производитсяуплотнение 
В. ОсноВные положения по у  п л от-  грунта:

нению и подготовке основания ,  а  
та к те  по устроС/стВи г  и драй золям  и  и  
а  Водоупорного замка указаны  в поясни
те л ь н о й  зап и ске .

Таблица стр е м я н о к

Водоупорный 
замок

Марка О бозначение Н  аи м ен о б ан и е
Кол.
шт.

Мас
са
КГ

Приме
чание

/Солоде̂ Нр -всю ■—
с 9D2-09-Z2.84 -Ж1/.С/ Стремянка с  / / S.SКолод е у н р в я а и ----------- ^  *■* -

с 902-09-22.84 -ЮКИС(-0( Стремянка с/- о/ / S.7
Ко ловец нр - ггоо  — —

с 902-09-22.84 -КШ.С(-01 Стремянка с /- п* /
Ко I 1 * §

с 902-09-22.84-КШ С(-03 Стремянка С(-оз / /££
Кол одец Нр -  (soo

с 902-09-22.84 -K(KU.Ci-Oii Стремянка мс~оу / (S.S

Переходные скобы. ш аг-Л 0О м м> г  *ясю- (уяГ магвг-------------
палки л о т к а

■ ■ ■ н н вшшш
н и

н и и ■̂1
1ДШ ИШ 1ЯМКШ  
шшшхзяэшшТШЯ иш ш  ы ш а  v/яш шштшшштшжИ 1М И И И П1 И1 
ухштхжштшмш

в■■

Т О Р  902- 09-  22.81! At

р и и н
t Iih r  А А И н ь А И Я н а ю м м

[ Ш Н 1 М Я М  F i C S T T I

КоЛйАЧЫ С ГОРЛОБИНОИ 
С( -- 7 00 мм

PH | < I м
ЦНИИЭП
ЁНЕРНШР1ПШ|1

| » ч г ( - 0 1  Z 8

ИИЖЕНЕрИ!г москв . и г а

КопироВал: Алеши кода Формат: А



28

Коло дец J2
для непросадочных сухих грунтов 

Разрез 1-1 /Гж

Колодец J/ для мокрых грунт ов 
Люк Р м реэ Н для

Калодс,ц Ц  

пр осадочных 
Разрез 2-2

гр у н то в

i=i

План колодца IV) £

— эиз —'

Шаг- 300 нм. h - fPDD г 
-WOO мм от полки лоту я

1 Фарма лотка, положение люков, скоб и лестниц 
показано условна. Лоток выполняется пол. АС~3.

2. Все сборные элементы устанавливаются на 
цементно-песчаном растворе /V iOO.

3. В основании колодца И  производится уплотнение 
грунта на глубину f  м.

4 Основные положения поупло7нению/ подготовке 
основания, а также по устройству гидроизоляции 
и водоупорного замка указаны в 
по яснатель ной запис ке.

Г. Переходные скобы устраиваются в  колодцах на трубопро
водах диаметром SoOr/ZGO мм.

6. На чертеже дана линейная схема присоединения; 
возможные варианты присоединения труб смотреть 
на листе Ас -3.

Водоипорный 

План колодца И 'плотненный Й%у.нг

N\Водоипорный замок
.Переходные скобы. Шаг- 

-_SPO мм h * 12.00- WOOlm 
от  полки лотка__

тпр 90г- 09 - 22.81! АС

Молодцы к тш А и и о н н ы ь
круглы е т ш ш о  ш г г о -  
шонлшщБАг-*$очгоомм

ш . ш  ш д

Колодцы с г о т о в и м о й
а с 4000 мм

п a
ЦНИИЭП

инжеЖ ^ огодьорудовщ

<9414-01 1S
Копировал: Алеши ковм Формат : А
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|и1
1Ш

ЙА
Ш1

ЩЦ
ЦШ

ТШ
Ш.т

аЩ
Марка О боз н аи е  м а е /7аыл*е/чоЗа/чие Мал.

гиг
/ % и г -
са
кг.

Приме-
г/оние

Холодей Яр =300; 4  гор. =700
Л к  =700

3. 900-3: £ л т .7 Кольцо стеноЁое КЦ-7-3 / 3SO
«44 3.300-3, Ёе/п. 7 Олита днищ а ХЦД /0 / 440

Холоде а _ Хр =300, Л  гоо=700

Л к - 7000
т 3.300-3, £б/пуск7 Кольцо стемоЗоекц-/л-з / S00

// П лата дмигщаЛ%£4 /о / 440

Щ / ? . 3.900-3,
ёь/пуск7 Плитыперекроим*7* ^ *

КЦО/-/0-2
/

330
/

4 к = & со
т 3.300-3, Запуск 7 Кольца стеноЁое ХЦ-/5-3 / /ООО
ш / / Плита днигца ХЦ4 /3 / 440

куп 3  300-3, 
Ёыпг/ск7

-  ХЦ/7/-/&
Шиты перекрытия

хцп/-/зг
/ 380
/

4 * °гао о
к ц 3.300-3, £ь/л ц с к7 Кольцо стеноЁое ХЦ-го-З / т о
«44 / / Плита днигца ХЦ4 20 / т о
кц п 3.300-3, 

£ь/пуак7
„  ХЦЯ/-20-Т 
Плиты перекрытия

ХЦ0/-6О-2 * гю

—

/
Холодец //р* /200/ A ron ~7оо

Л  к=/000

к ц 3.3003 Запуск 7 Кольцо стеноЁое Хц-/о-6 г 400
«4А / / Плита днищ а ХЦД /о / 440
КЦП 3,300 -3, 

£ы пуск7
ХЦП/-/ОЛ 

Плиты перекрытия
КЦП/-/0-2

*
г 30

/
Дк=/ЗОо

кц 3.300-3, Запуск 7 Кольцо сгеко£ЬеХЦ-/£-£ г SSO
Ш / / Плита днища ХЦ4 /3 / 340
щ п 3. 300 •з  

£ы пуск 7 Плиты лгрекрьта(/** ***  
кцп/-/5-г / -sto

Парка О бозм а и ем и е / У а а  м еы оЁ& м ие
Кол.
шт

Мас
са

Приме* 
цгтиие

Ак=ёооо

«4 3. ЗОО-З, ёь/п цск7 Хольца етена&зе ХЦ-20-3 2 380
КЦА а Плита днища КЦ4 20 / /U 70

ХЦП 3.300-3. 
Ёь/г?уск7

КЦЛ/-20/
Плиты перекрытия

ХЦП/-20-2
/ /280
/

Колодец Хр= /500. А  гор. -  700

4к= /ооо
« 4 3.300-3, Ёь/пуск 7 ХальиостеноЁое КЦ-/0-6 / 4оо

/ / // КЦ-/0-3 /
ш 3. 3003, Ёьтуск7 Плита днища КЦ4 /о / 440

кип
Серия3.300-3, 

Ёыпуск 7
л КЦП/-/П-/ 
Плиты перекрытия

КЦП/-/0-2
/ 230
/

Ак* /зоо
т 3. ЗОО-З, Ёь/пуск7 /Кольцо аеноЁое кц- /5-S / 630

и л КЦ-/5-3 / /ООО
ш 3.300-3, Ёь/пуск 7 Плита днища Х44 & / 340

кцп 3.300-3, 
Ёыпуск 7

Плиты перекрытия *^/-/5 /  
КЦП/-/3-2

/ 680
/

(При монтамв колодца See элементы устано£ли£аются на сёемеуложенном 
цемеитно песчаном раст&орг M-fOD -  толщиной SO мм.

2. Аля колодцеА, размещаемом £нг проезжей части dopi

у щ т г ш ш т г г я я
ь т т т ш т г т т

т п м о г - и -  гг.н «с

я г а я аГОНА ДЛЯ ТРУБ А И 50* )ЕР0ММ
ш ш  и м а  ю и т а

.ЫбОРКА СЬОРЙЫЛЖЕДЕЮБЕг ГОННЫХ Э AtM%HT0e РШЧЬЙ 
1АЩ Щ Щ »  ( НДЧ АЛО)

I 6 I
цнийэгг ,

А н т с р н ^ Б ^ о ш м
мччч-ог 3 2 .

КопираЁал: АлеиуакоЁа Ф ормат: АЗ
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Марка О бозначение Н агим енов& ние
Кол.
гит.

Мосса
к г

Приме-
иание

4 к *го о о

к ц С  ерия 3.900-3, выпуск 7 Кольцо стеновое К0 20 S
кц-ео-з

/ 3SO

/ /070

т Серия З.зоо-З вь/пуск7 Плата днищ а лцл 2 0 / /070

кцп Серия330О-3, 
вы пуск7

_ кцпт-го/
Плата перекрытая

мслт-го-г
/ /гео
/

Колодец //о - *£00; Л гал ~ 700

4к=  /0 0 0
кц Серия?. £0&$ выпуск 7 Коллар стеновое КЦ-/0-3 г 600

\

КЦД */ Плата днищ а КЦД/О / 440

кцп Серая3.600-3, ЛУ/7у ск 7
_ КЦП/-/0-/ 
Плиты перекрытая

кцп/-/о-г
гзо

/
Ак= *коо

х ц СерияЗ 9003 вы пуск 7 Кольцо стеновое КЦ-/3-3 г /ООО
ш » Плата днища КЦД / 3 / 300
кцп Серая 3.90О-3, 

вы п уск7 Платы перекрытия^7* *** 
W n/-/S-2

SS0
/

Ак= £000
кц СериЯЗ.ЮО-З' ё&/пуск7 Кольцо стеновое КЦ-20-3 г *470

. ш лг Плита гк и щ а Ш 'га / *470 ~~

кцо Серая 3. Зоо-З 
вы  п у ск  7

„ кцп/-го-А 
Плиты перенрытая

КЦ0/-2Р-г
/

*220
/

АХолодец Ho-Z/DO. A  rap-7 0 0

4к =  /ооо

кц Серая3. 300-3, 
в  отпуск 7 Коллцо стеновое ***

ПЦ-/0-3
г 0ОО
/ 600

ш // Плита днища КЦ4 /О / 00Q

кцп Серия 3. ЗОО-З, 
а б/пуск 7

л КЦПГ-ГО-Т 
Платы перекрытия

Кцо/-/о-г
/ ZSO
/

Марка Обозначение Наименование Кол.
таг.

Айквса
кг

Приме
нение

J.K - *soo

Щ Серая3.300-3, 
влтпуск7

0 КЦ-/3-6 
Коллцо стеновое

КЦ'/6-3
Z 680
/ /ООО

КЦД // Плата днища КЦ4 /К / 300

КЦП Серая3.300-3, 
вы пуск 7

„  /ГЦ/lf-fS-f
Платы перекрытая

кцп/-/зг
/ 630
/

A k s Z0oo

кц Серая3.300-3, 
выпуск 7 Кольцо стеновое ̂  ^ 

кц-го-к
Z ЗвО

/ *470
КЦД tf Плата днищ а КЦД Z0 / /070

КЦП Серая3.300-3, 
вб/пуак7

Платы перекрытия*^* ̂  
КЦП/-20-7

/
*220

/
Колодец //р » 900; 4 тор. -  /поо

А к • *коо

..кц Серая3.9DD-3, выпуск 7 Колцс стеновое КЦ-/3-3 / /ООО
КЦД // Плита днища КЦА 95 / 240

Кцл Серая3.300-3, 
вб/пуск7

п кцлз-fs-/ Платы перекрытия ’  ^  _ 
кцпз-fs-z

t
330

/

т я м а г - и - г г . й  A t

г а т о НЗНЕЦиВ1|5>0ВМ> Ш Г ш ! ш т о г ш п п ш т п р п п г ш г
m m i М5 С Ш й М  ЖШШПО 
НА ДАЯТР96 ДИ5071200 ММ.

U H i n i m i n : n i i ]
исют: Г О Ш Г /Лт 1>П Ь |
Ш м Г а ь и к р в а Жуу/
ГИЛ Щ 1 Щ Г ШБОРКД [$ПН1)МЖЕАЕ30БЕТ«Н- 

ЯМК ЭЛЕМЕНТОВ РАСОЧЕИ ЧАСТИ 
Ш О Ш Н П Р О & О А Ж Е Ш ) г. Месил

гш ни
ш ш

ГЩАПЙРВ
ш г т г е —
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Марка О дознаиение М ао м в н о  Па/ние Кол.
tor.

Масса
ко

Приме
чание

Л к -го о о
Кц 3. 900 ~3, Выпуск 7 Кольцо стеноВое Кц-20-9 / /070
ш // Плита днища КЦА 20 / /970

КЦГ? 3. 900-3, 
вы пуск?

Плиты перекрытия̂ *73’*0 "'
КЦОЗ'20-Z

/
//30

/
КаЛодец#р*/20О, Агар =■ /ООО

А  К*/SOD

кц 3900-3, Выпуск 7 КОЛЬЦО С7£НоВое КЦ'/SS 2 SSO
т п Плита днищ а КЦА /S / 900
кцп 3. 900-3, 

Выпуск 7
„ /ГЦПЗ-/97 Плиты перетаия

/ГЦПЗ-/9-2
/ 930

А к-гооо

кц 3. 900-3, ёыпуск7 Кольцо стеноВое КЦ-го-9 9КО
т 1! Плата днища КЦА 20 / т о

Кф7
3. зоо-э,
£ь/луек7

кцлз-го-/
Плиты перекрытия

КЦЛЗ-2П-2
/

т о
/

КолодецКр - /SOD, А  гор*/ООО
Лк=/зоо

кц 3. 900-3, 
£  ыпус/с 7

Кольцо стгна&ю / 990
/ /ООО

ш / / Плита днища КЦ4 /9 / 990

кц/? 3. 900-3, 
£ь/пуск7

КЦЛЗ-/9-/ 
Плиты перекрытия

гцлз-/9-г
/

S30
/

Ак*гаоо

кц 3. 900-3; 
£ыпуск7.

Кольцо с7еноёо/^ 20 6 
КЦ’20‘9

/ 920
/ то

т л / / Плита днища КЦА 20 / /970
кцп 3. 900.-3, 

£6/пуск 7.
„  кцлз-го/
шить/ перекрытия

Хц/73-ZD'Z / //30

1

33

Марка Одозначеные даимемоВан и  е
Нал.
шт-

Касса
кп

Приме
чание

Колодец Нр* /£С70; А  пор. -  /ООО
Ак= /900

КЦ 3.900.3. Выпуск7 Кольцо с7£НоВое КЦ-/9-9 2 /ООО
т " Плита днища нца /у / 990

кцп 3.900тЭ, 
вы пуск 7

Плиты перекрытия ̂ ПЗ’/З-/ 
КцоЗ-/9-г

/
S3D/

А к = ZOOO

кц 3.900-3; Выпуск? Кольцо стека Вое Кц-20-9 2 кто
т л Плита днища КЦА 20 / /970

кцп
3.900-3, 
Выпуск 7

m КЦЯЗ-20-/ 
Плиты перекрытия

КЦПЗ-2П-2
/ ИЗО
/

Колодец Пр~2/00; А пор. -/ООО
А  к* /900 ~

кц
3.900-3, 
Выпуск 7 Кольцо стеноВое ̂  ̂ S 

Кф/9-9
г SSO

/ /ООО
М А / / Плита днища КЦА /9 / 940

КЦП 3.900-3, 
Выпуск 7

л КЦОЗ-/9-/ 
Плоть/перекрытия

КЦПЗ-/9-2
/

330
/

А К -2000

кц 3.900-3,
£ы пуск7 Кольцо стеноВое *** ̂  

щ -го-9
г 980
/ /970

КЦА / / Плита днища КЦА 20 / /970

кцп 3.900-3,
£й/пус/е7

Плиты перекрь/тия^ ^  
КЦО/-20-2

/
Ш О

Т И Р  9 0 S L - 0 9  АС

ш м ш ш и ш ш гв ш

Ш Ш Ш Ш М Ш Ш ЯА
И У Ш Н Ж Ш В Я М
ш я ш ш т ш т
{(ж ш ш ттш ятш яш
\ш т ъ ш ш ] 7 ш а

—
Ш Ш № > РИ | 7  |

—
щ г а т а и с т

ПГм)НЧАнИ1А
Ц Н И И Э П

ишнГроогообон|даш11
-----------Г М О С Ш

1 9 Ч 1 Ч  " 0 1  3 4
КопироВсгл: АлешикоВа. Формат: 43
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I  Горлобина колодца для бременноц нагрузки Р,9к Ла (воо
Люк Л ГОСТ З Б З Н -79  I#_____ WOQ

Кирпичная кладка 
Опорное кольцо К а 04

Кольца стеновые

Плита перекрытия 
колодца

ш Горл один а  колодц а для брем ен ной нагрузки  Л к-SO

Д оромное покрытие 
по проекту

ЛЮК ТМ ГОСТ ЗБЗЧ- 73
Цементный раствор М-юо 

/  Дор о юная плита с нишей для люка
кцоз

\

Стабилизированное 
основание из песка
(слой не менее 100 мм) 

Пороизол. -  Но мм.
Опорное кольцо KUO-f 
Кольца стеновые

П л и та  перекрытия

£

Л Горлобина колодц а для брем енноа нагрузки н-зо

Люк Г  ГОСТ 363 Н- 7S
/

Дороюное покрытие

1. Высота горлобин I  типа при необходимости 
регулируется с помощью кирпичной кладки из 
кирпича M-fOO на раотборе М-50, /7 и //7 типов- 
с  помощью опорных колец кцод или набетонки 
из бетона марки юа

2. Горлобины I  типа устраиваются для колодцев, 
расположенных вне проезтей части дорог, п и  
ш типа-для колодце6, расположенных на 
автомобильных дорогах городов и предприятий, 
на которых соответственно исключено или 
предусмотрено движение особо тятелых авто
машин.

Т П Р  9 0 2 - 0 9 -  г . 2 . . 8*1 А С

H.CQHTP. КУЗНЕЦОВ
R PO B E P. Б А Б И К О В А <в». КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ К Р У Г - 

АЫЕ ИЗ СБОРНОГО Ж ЕЛЕЗОБЕТОН А
д л и  т р у б  д у г  < 5 0 ?  аоо м м .

СТАДИИ ЛИСТ л и с т о в -
ЙСПОЛН. П Е В Ч Е В А

РП 8В Е Д .И Ю » Ё А Б Ц Ш А
КУЗНЕЦОВ К о н с т р у к ц и и  г о р л о в и н ы  

й =■ 700 И М
„ и НИИЭПп и о н с т ШАПИРО

Ш .0 ТА К РА СА В И Н
n r W ^ b n e rn w ^ V V M  - п - * ..........

т т ч - 02. 3 5
КрпироВдд, эс*?п>- Ф о р м а т  0 3



3 5

Высота
roppoSu-

Н6/
А г
ММ

С  борные/нерезо&етояяые элементы
ГОСТ 3020-30. серия 3.000-3 So/писк 7 //ирпииная

/спаб/са
/CapPUY/HUp-
к#„/ао*на 
растЗаре мар
ки,, 50"
Рябб/(шт/

Опорные /<о/7бцо 
/ГЦ0/ fu /rj

Коры/о  стеноВЬе 
Щ -7-3{и/г)

Кор&цо  стеноВЬ/е 
ХЦ-7'0 fu /z j

Опита
/сцоз
ru /rj

Tan гг7РРОДа.н
I Ж Ж I л Ш I л Ж ЯГ I

/ г -3— 4 S 3 7 3 0 /о // /2
3SOO-3SSO / 3-4 /-г г _ J L _ J / 3 3 / О
3700-3700 / / 3 г 2 f в 3 3 / /-г
3200-3200 _ 2 L _ £z3_ 0 -/ £ 2. з 3 / Z-3
3000-3030 / 3-4 /-г — г г 4 3 3 / о

4000 / 1 3 - — z 4 4 3 / /
№304/30 / 1 3 — — г 4 4 3 / 2-3

Высота
горроВины

h r
мм

Сборные мепезобе/панные оп ем ен ть/ 
го ст 8Л9П-&П серия 3.000-3 Вь/пг/с/с 7

Kup/lt/Vf/ЫЯ
/С/ЯУ0НЫ
/Ctpnt/YAfOP-
KV„&P
pacrSope
/чарки„0О"
ряда {u/zj

Опорные нояым 
/СЦО-/ {и/m.J

//орзца с7внюВые 
КЦ-7-З/ш/л;

/(онб4ас7£ноЗые 
КЦ-7-0 {u/m j

Opuma 
/t«03 
гшлул

Тип г о р  р ooU /7  ]
I I Ш I Ж Ш I ж ж Ж I

i 2 3 ~4 ■ 5 3 7 i 0 /о / / / г
SSD / 4 2 / — - ~ — ~ / о

700-730 1 i 3 / / — — — ~ / /-z
гоо-его i o-/ ~ / / / — — — / 2-3
300-330 4 ~3-4 /-2 2 LL — / — — / О
/000-/030 / / 3 Z / — — — / /-£
//OO-f/SO / 2-3 0-/ 2 z 2 — — — f 2-3
/200-/230 / 3-4 /•2 — z Z 7 — — / О
/300-/330 / / 3 — — Z / / — / /-£
/400-/430 / 2-3 0-/ \ZT~ — — / / / / 2-3
/300- /330 / 3-4 i-2 Г Ц — — / / / / О
/300-/330 / i 3 n ~ / — / / / / /-2
/700-/730 1 2-3 O-/ / / / / / / / Z-3
/зоо-/ззо / ^ 4 ~ /-Z 2 / / / / / / О
/300-/330 / / 3 Z z / / / f / /-z
2000-2030 / 2-3 a-/ Z z Z / / / / Z-3
2/00-2/30 / 3-4 /-2 — z z Z / / / о
2200-2230 1 / 3 _ — z z z / / /-г
2300-2330 f _£3_ 0-/ "’3 ” -TT” — z z z / _Zz3___
2400-2430 / 3-^_ /-z T ” — — z z z / о
2300-2330 f _ /  _ 3 j _ ~~r — z z z / /-2
2600-2330 f 2-3 o -/ / / / z z z / Z-3
2700-2730 1 3̂ 4_ i-Z z j / 2 z z / О
2200-2330 / _/ 3 z z / z г z / /-2
2300-2330 / ~ẑ 3~ o-/ z z z 2 z 2 / 2-3

/ 23l /-z z z 3 2 z / О
3/00-3/30 / 3 — — z 3 3 z / /-2
3200-3230 / г-з o-f — — — 3 3 3 / 2-3
3300-3330~T~~ з^ т /-2 " T ” ~ — 3 3 3 / ОII. / / 3 J — / — 3 3 3 / Y-Z
[3300-3330 / ~оЖ / / 3 3 3 / 2-3

— т п р  эог- os - аг гч дс
_

i!i$m3 i ™ i n ! t n wm—
И Р Ш Р . 6 Ш К 0 В А mm р щ р п ш п т ш г а о ш г

в и д а й ® 11*
1 Ш Ж Е 1 Й Ш 1 л т и Т 7 я

1 Ш м Г
Торт 'ZjtcJbL
ГИИ U 6 A  Н » А  ГО Р А О  В И Н  

d -  7 0 0 м м . “т Ц ® й Р ‘Я««»ш ш6ШШ Ш Г

Копироёа/f: Ареши/coSa_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Формат: АЗ
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I  Горлобино колодца для Временной нагрузки П .9 к  Па (зоо кг</м г)  Е  Горловина колодца для Временной нагрузки Д -30

Прямоугольный люк
Прямоугольный люк 

выл. а

Кирпичная кладка 

Плита опорная КЦО-2 

Кольцо стенобое

П лита перекрытия

Ш Горловина колодца для Временной нагрузки Н к -8 0

„  Цементнопесчаный м-wo
Доромное покрытие

по проекту

'Доромное покрытие

П лита опорная KU02

Кольца стеновые

Плита перекрытия

I Вы сота горл о Вин I  ти п а  при необходимости регулируется 
с помощ ью кирпичной кладки из кирпича М-100 на 
р а ств о р е  М-50, й и §  ти пов с помощью опорных п ли т 
КЦО-2 или набетонки из бетона М-юо.

2. Горловины I  ти п а  устр аи ваю тся  для калодцеВ, расположенных 
Вне проезжей ч а сти  дорог; Л и Щ ти п а - для колодцеВ 
расположенных на автомобильны х дорогах городов и предпри
я ти й , на которых соо тветствен н о  исключено или предус
м отрено дбимение особо тяжелых автомаш ин .

Пар о  из ол. - Но мм

П л и та  опорная КЦ02_ _ _ _ _ _ _ _
(как регулировочный элемент) 
ь. - Кольца стеноВые

П л и та  перекрытия

н .к о н т р . К У З Н Е Ц О В
ПРОВЕР Б а б и к о в а
ц с п о л н . П Е В Ч Е В А
BE А .  и  ЮН Б а б и к о в а
ГИП К у з н е ц о в ■ XK/tbг л .к о н с т Ш а п и р о
Н А Ч .О ТД К Р А С А В И Н

т п р  9 о г -  о з - г е . м АС

КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИО ННЫ Е КРУГЛЫ Е С Щ Й Я  К ш
ИЗ СБОРНОГО Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н А  Д Л Я  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ТРУБ ДУЧ50-Ч200МИ

Ко н с т р у к ц и й  г о р л о в и н ы  
d  % м о о м м

r n r F o I  з Т

Ко пироб а л ОСлоп-

Р П 10
Щ Ш

Мн ж е У Й гИ бор^ Ш н и й
Г. МОСКВА

Ф ормат, ЙЗ
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Спорные ж елезобетонны е эл е м е н ты  
ГОС T 8020-80; серия 5  900-3 £&/nt/c* 7 Кирлии* 

н&* план/ССУ
Ht/p/tiH- '
инр*Ч,/ао 
нсурсуст- 
8оре „ 
марки,, SO

/730 то  
опорная 5Ц02 

fu /m j

НЬл&ца стено
вые /СЦ-/0-3 

/ и/m.J

//оно 0{О 
стеновы е
Sii-/o-s/a/m J

КозбЦО с/яено- 
Лб/е /СЦ-/0-5

№ *S
s v w
A ' V

}ип гоfl/fO tуОН

I л Ж 1 Л Ш л ж 32 Ж 32 32 Ж
/ г 3 9 5 5 7 8 9 /О // /г /3 /5 -

s s o / 2 / / 2
700-750 / 2 / 1 2-3

Sao-gso / / 2 — / / 3-9
900-950 / / / / / / — - — — — — / /-2
ЮОО-Ю50 / 2 / / / / — - — — — — / 3-9
HOO-//SD / / — — — — / / / - - - / О

fzoo-izsa / /-2 О -/ — — — / / / - - - / /-2

m o-/sso / Z / — — — - / / / - - / 2-3
/900- /950 / / — — — — — — — / / / / О

/SOO-/S5D / /-г 0-7 — — — — — - / / / / /-2
/SOO-/SSD / 2 / — — — — - - / / / / 2-3
/700-/7SO / / — — — — г г 2 — — — / О
/300-/850 / /-2 О -/ — — — 2 2 2 — — — / 7-2
000-/550 / 2 / — — — 2 2 г — — — / 2-3

8000-8050 / / — — — — / / / / / / / О
8/00-8/50 / О-/ — — — / / / / / / / /-2
8200-8850 / 2 7 — — — / — / / / / / 2 -3

—
ТПР 9 0 2 -  0 9 -2 2 .8 *1  АС

Ш Й Г
Т О Ш ;Ш*1Ж1l i l l f l l  Ш П |] ; |Испили ЛИ1»у1 № фРИОГОЖШМОТО 

а л я т р п  Ао--15о-нгооммщ М _
I ни *л9 1 А $ А Й11А ГОРЛ ИЛИ Н 

gM p o o v m  (На ч а л о )
f, MOCK о А

| г ш и с ш ш т й й г
Ш Ш Ш Я И Я И гсеиЖ___

« 4 1 V » !  }«
Копироёал: А/гешил-оёа

Фо. ;А К
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3b/CD/77&
rop/roSvw 

/ г
AfM

Сборные
ГОСТ

С лита
опорная Кг/o z  
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