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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

1Д. Н астоящ ие нормы  разработаны  в  соответствии с требова

ниями СНиП 10-01-94 (см. Раздел 2) для г.М осквы  к ак  уточнение к  

нормативным документам в  строительстве* действую щ им н а террито

рии г.М осквы , и распространяю тся на проектирование новы х и рекон

струкцию  существующих физкультурно-оздоровительны х учреж дений 

массовы х типов щм обслуж ивания населения муниципальных районов 

Н М осквы .

1.2. Настоящ ие нормы  устанавливаю т основны е полож ения и 

требования к  размещ ению , участку, территории, архитектурно- 

планировочны м реш ениям и  инженерному оборудованию  физкультур

но-оздоровительны х ком плексов массовы х типов, вклю чаю щ их откры 

тые спортивные сооруж ения, помещ ения, зады , бассейны для физкуль

турно-оздоровительны х занятий без стационарны х мест дан зрителей.

Настоящ ие нормы не распространяю тся на проектирование 

спортивно-зрелищ ны х и спортивно-демонстрационных залов, катков и 

спортивны х бассейнов, в т л . с местами для зрителей.

1 3 . Н астоящ ие нормы  содерж ат обязательны е, рекомендатель

ные и  справочны е полож ения.

Пункты настоящ их норм , отмеченные знаком  ( 3  , являю тся 

обязательны ми.

И здание официальное.

б



МГСН 4.08-97

г НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах приведены ссылки на следующие норм а

тивные документы:

2.1. СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в  

строительстве. Основные положения".

2.2. СНиП 2.07.01-89* "П ланировка и застройка городских и 

сельских поселений".

2.3. СНиП 2.08.01-89* "Ж илые здания".

2.4. СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и  сооружения*.

2.5. СНиП 2.01.02-85* "П ротивопож арные нормы".

2.6. СНиП 2.04.09-84 "П ожарная автоматика зданий и соору

жений".

2.7. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация 

зданий".

2.8. СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондициони

рование".

23. ВСН 62-91 “П роектирование среды жизнедеятельности с 

учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения*.

2.10. С правочное пособие “П роектирование спортивных зал о в , 

помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и кры ты х к ат

ков с искусственным дьдом”(к СНиП 2.08.89*).

2.11. С правочное пособие "П роектирование бассейнов" (к  

СН иП  2.08.02-89*).

2.12. ВСН-2-85 "Нормы проектирования планировки и за 

стройки М осквы".

2.13. "Н ормы и правила планировки и застройки центральной 

части и  исторических зон г.М осквы".
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2.14. MTCH-i.Ql-94 “Временные нормы и правила проектиро

вания, планировки и застройки Москвы’ (корректировка и дополнение 

В ен-2-85),

2.15. МГСН 4.06-96 "Общеобразовательные учреждения".

2.16. МГСН 3.01-96 "Жилые здания”.

2.17. НПБ 104-95 "Проектирование систем оповещения людей 

о пожаре в зданиях и сооружениях”.

Примечание; При отмене нормативных документов» на которые 
дается ссылка в  настоящих МГСН, следует руководствоваться нор

мативными документами, вводимыми взамен.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Массовые типы физкультурно-оздоровитеяьных учреждений 
обеспечивают социально гарантированное обслуживание населения 

пМосквы и предназначены для организованных и самостоятельных 

физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных занятии и 

активного отдыха различных социально-возрастных групп населе

ния. Основные положения концепции формирования массовых типов 

физкультурно-оздоровительных учреждений приведены в приложе

нии 1.

Сооружения массовых типов физкультурно-оздорови

тельных учреждений должны размещаться на селитебной территории 

муниципальных районов: в  составе жилых территорий, на обособ

ленных участках общего и ограниченного пользования 

(общеобразовательных школ), на озелененных территориях общего 

пользования муниципального района или озелененных территориях

8
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общегородского значения, примыкающих к муниципальному району. 

Не допускается размещение участков физкультурно-оздоровительных 

учреждений массовых типе» на территории промышленных зон, сани

тарно-защитных зон промышленных предприятий, железных дорог и 

скоростных автомагистралей.

33 . Массовые типы физкультурно-оздоровительных учрежде

ний представлены:

учреждениями местного уровня, обеспечивающими повседневное 

обслуживание населения и размещаемыми в  пределах микрорайонов, 

кварталов в радиусе пешеходной доступности, равной 500 к ;

учреждениями районного уровня, обеспечивающими периодиче

ское обслуживание населения и размещаемыми в  пределах муници

пальных районов в радиусе транспортно-пешеходной временной до

ступности, равной 15 мин.

Рекомендуемые номенклатура физхультурно-оздоровитепышх 

комплексов массовых типов, единовременная пропускная способность 

крытых сооружений, площадь участков представлены в  приложении 2.

3.4. Рекомендуемые численность обслуживаемого населения, 

расчетные градостроительные показатели физкультурно-оздорови

тельных учреждений массовых типов приведены в  приложении 3.

3.5. Рекомендуемые номенклатура отделений ДЮСШ в  соот

ветствии с их специализацией, количество систематически зани

мающихся, единовременные пропускные способности, площади уча

стков на одно место представлены в приложении 4.

3.6. Рекомендуемые номенклатура любительских спортклубе® в  

соответствии с их специализацией, количество систематически зани

мающихся, пропускная способность, площади участков на одно место 

представлены в приложении 5.
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(^Л^Физкудатурно-оздоровигельные учреждении массовых ти

пов следует проектировать с учетом требований обеспечения доступа 

инвалидам в учреждения общественного назначения в  соответствии с 

ВСН 62-91. Для физкудатурно-оздоровительных, физкультурно- 

реабилитационных занятий инвалидов в  учрежд ениях массовых типов, 

за исключением д  етско-юношеских спортшкол и специализированных 

любительских спортклубов, предусматриваются универсальные или 

специализированные сооружения, функционирующие в  режиме 

совместимо, попеременного или раздельного использования инвали

дами и другими категориями населения.

3.8. Этажность зданий физкультурно-оздоровительных учрежде

ний определяется заданием на проектирование. Рекомендуемая этаж

ность для зданий, размещаемых в  жилых и  общественных зонах 

муниципальных районов, - 1-3 этажа; зданий, размещаемых на 

рекреационных территориях, -1  этаж.

3S . Необходимость устройства трибун для зрителей и количе

ство зрительских мест при включении в  состав физкультурно- 

оздоровительного центра муниципального района легкоатлетическо

го спортядра рекомендуется определять заданием на проектирование. 

В соответствии с заданием на проекпфование в  зданиях физкультурно- 

оздоровительных учреждений могут быть предусмотрены нестационар

ные места для зрителей на балконах, зрительских галереях в  задах пла

вательных бассейнов, спортзалах.

3.10. Необходимость мероприятий гражданской обороны 

определяется в каждом конкретном сцучае заданием на проектирова

ние.

Размещение физкультурно-оздоровительных сооружений 

во встроенных, встроснно-пристроенных и пристроенных помещениях

Ю
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к жилым зданиям допускается только для учреадений с регламентируе

мым режимом функционирования (с 7-00 до 25-00 часов).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, УЧАСТКУ И ТЕРРИТОРИИ

4.1. Размещение физкультурно-оздоровительных учреждений 

массовых типов должно производиться с учетом СНиП 2.07.01-89*, 

ВОН 2-85, МГСН 1.01-94, "Норм и правил планировки и застройки 

центральной части и исторических зон г*Москвы” и других норма- 

тданыхдокуметов, действующих на территорииг.М осквы.

( 4,2^Сооружения, приближенные к жилью, должны размещаться 

на территории жилой труппы. Помещения физкультурно-оздоровитель

ного назначения следует размещать в  первом или цокольном эта

жах зданий новой постройки с соблюдением специальных объемно- 

планировочных, конструктивных, инженерно-технических решений, с 

согласованием профиля помещения с Центром Госсанэпиднадзора в  

гА4оскве.

( 4.3.J Сооружения физкультурно-оздоровительных клубов мик- 

ророраЗонов следует размещать в пределах жилых территорий микро

районов и кварталов с включением крьггых сооружений в структуру 

жилых зданий в качестве встроенно-присгроенных и пристроенных 

помещений.

В районах центра, на примагистральных территориях средин

ной зоны и периферии, в районах сложившейся застройки и районах 

реконструкции пятиэтажного жилого фонда допускается размещение 

крытых сооружений физкультурно-оздоровительных клубов микро

районов в блоках-пристройках к существующим общеобразователь

ным школам, обслуживающим как школьников, так и население 

микрорайона.

п
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В случае строительства в микрорайонах шкод нового типа, 

включающих в свою структуру физкультурно-оздоровительные соору

жения для занятий школьников и населения, сооружения физкультурно- 

оздоровительных клубов микрорайона допускается не предусматри

вать. Требования к шхольным залам и бассейнам изложены в МГСН 

4.06-96.

f 4.4.) Физкультурно-оздоровительные центры муниципального 
района следует размещать, как правило, компактно на обособленных 

участках общественных зон или включать в  структуру многофункцио

нальных центров. В сложившихся районах и районах реконструкции 

пятиэтажного жилого фонда при отсутствии участка для компактного 

размещения сооружений допускается рассредоточенное размещение 

обособленных ipynn сооружений на отдельных участках.

В районах центра допускается рассредоточенное размещение 

крытых сооружений физкультурно-оздоровительных центров муници

пальных районов во встроенно-пристроенных и пристроенных по

мещениях к жиаым и общественным зданиям при условии соблюдения 

противопожарных и санитарных требований СНиП 2.08.01-89*, 

СНиЛ 2.01.02-85*, СНиП 2.08.02-89* и других действующих на терри

тории Москвы нормативных документов. При этом расчетная площадь 

участка может быть сокращена; для пристроенных сооружений - на 5%; 

для встроенно-пристроенных на 10%.

f 4.5уВопроеы использования озелененных территорий для раз

мещения физкультурно-рекреационных и физкультурно-спортивньк 

сооружений, определение их предельных вместимостей с учетом до

пустимых экологических нагрузок, состав сооружений и планировоч

ная структура физкультурно-рекреационных комплексов должны ре

шаться в  каждом конкретном случае путем обязательного согласования

12



МГСН 4,08-97

заданий на проектирование с Москомприродой иди ее территориаль

ными органами.

Комплексы физкультурно-рекреационных сооружений му

ниципальных районов следует размещать компактно или рассредото

чение на озелененных территориях общего пользования: парках муни

ципальных районов, а также примыкающих к муниципальным райо

нам озелененных территориях городского значения - городских лесо

парках, общегородских специализированных парках (спортивно- 

оздоровительных, детских, природных), парках культуры н отдыха.

Отделения детско-юношеских спортшкол (ДЮСШ) следует 

размещать на обособленных участках общественных зон или в  составе 

районных физкультурно-оздоровительных и многофункциональных 

центров. В районах центра, сложившейся застройки, районах рекон

струкции пятиэтажного фонда допускается размещение отделений 

ДЮСШ на участках существующих общеобразовательных ш кол. В 

соответствующих храдостронтшьнььх условиях рекомендуется объ

единение нескольких отделений в комплексе ДЮСШ.

При этом величина площади участка каждого отделения может 

быть уменьшена на 20%.

( 4.8 3 Участки для строительства отдельностоящих специализиро

ванных клубов атлетической гимнастики, аэробики, шейпинга, билли

арда, бокса, тенниса, мини-футбола допускается размещать как на 

участках общественных зон, так и на озелененных территориях общего 

пользования (парках муниципальных районов, городских лесопарках, 

общегородских специализированных парках, парках культуры и отды

ха), а также в составе районных физкультурно-оздоровительных и мно

гофункциональных центров, во встроенно-пристроенных к жилым зда

ниям помещениях.

13
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Участок ютуба оздоровительного бега следует размещ ать только 

в  составе озелененных территорий, позволяющих проложить трасту 

оздоровительного бега длиной не менее 500 м. Участки клубов любите

лей моржевания следует располагать в  составе озелененной территории 

непосредственно вблизи водоемов.

4J9. В состав открытых плоскостных фиядстьтурно-оздо- 

ровительных сооружений, приближенных к  жилью, рекомендуется 

включать универсальные площадки и площ адей настольного тенниса. 

В состав открытых сооружений физкультурно-оздоровительнък 

клубов микрорайоне» - поля и площадки для спортивных и физкуль

турно-рекреационных щ р , общефизической подготовки, трассы оздо

ровительной ходьбы и бега, велодорожки.

Примечание: Трассы оздоровительной ходьбы и бега, велодо

рожки, прокладываемые на территории микрорайона, рекомендуется 

совмещать с пешеходными дорожками. Площ ади трасс, а  также озеле

нение физкультурно-оздоровительных площ адок не включаются в  рас

четный показатель площади территории физкультурно-оздорови

тельных клубов микрорайонов.

4.10. На участхах фнзкущыурно-оздоровнтельньи учрежде

ний районного обслуживания рекомендуется размещать здания 

крытых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений 

и помещений, вспомогательных помещений; открытые плоскост

ные сооружения, открытые плавательные бассейны, зоны отды

ха.

На обособленных участках отдалений ДЮСШ по легкой ат
летике, фигурному катанию, футболу и хоккею, а также участках физ- 
хулътурно-оздоровтельнъи центров, имеющих в своем составе легко
атлетическое ядро и футбольные поля, следует размещать также хоз-

14
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блоки для хранения крупногабаритного инвентаря и техники для ухода 

за площадками.

Необходимость размещения хозблоке® на участках других 
учреждений определяется заданием на проектирование.

4.11. Состав открытых плоскостных сооружений отделений 

ДЮСШ, за исключением отдалений легкой атлетики, фигурного ката

ния, футбола, хоккея, может бьпъ ограничен площадками для волей

бола или баскетбола.

При совместном размещении отделений ДЮСШ по баскетбо

лу, волейболу, боксу, борьбе, плаванию, настольному теннису с други

ми учреждениями, имеющими в своем составе открытые спортплощад

ки, площадь территории ДЮСШ может бьпъ ограничена условиями 

размещения спортаорпуса.

должно размещаться открытое легкоатлетическое спортядро с беговой 

дорожкой длиной 400 м, секторами для прыжков в длину и высоту.

На участках отделений футбола/хоккея - футбольное поле разме

ром 100x60 м, футбольный городок площадью 400 м2.

На участке отделения по фигурному катанию - площадка для 

хоккея - фигурного катания размером 61x30 м.

4.13. В состав открытых плоскостных сооружений физкультур

но-оздоровительных центров муниципальных районов рекомендуется 

включать открытые плоскостные сооружения для оздоровительных за

нятий всего населения и специализированные открытые плоскостные 

сооружения для инвалидов различных групп заболеваемости, объеди

няемые в  отдельную зону.

Состав сооружений зоны, габариты и пропускные способ

ности сооружений рекомендуется принимать согласно приложению 6.
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Примечание: Зона специализированных открытых плоскостных 

сооружений для инвалидов может бьгп> также размещена на озеленен

ной территории общего пользования.

4.14. В состав открытых физкультурно-рекреационных соору

жений, размещаемых на озелененных территориях общего пользова

ния, рекомендуется включать поля и площадки для физкультурно

спортивных и рекреационных игр, трассы различного назначения, 

открытый плавательных бассейн, детский физкультурно-рекреацион

ный городок, пункт по обучению плаванию на открытом водоеме с 

наплавным бассейном (при наличии достаточной по. площади аквато

рии, пригодной для плавания). Состав сооружений, габариты и про

пускные способности сооружений детского городка рекомендуется 

принимать согласно приложению 7.

Примечание: Трассы оздоровительной ходьбы и бега рекомен

дуется совмещать с пешеходными дорожками. Площадь трасс 

оздоровительной ходьбы и бега, кроссовых трасс в расчетный по

казатель площади территории комплекса не включается,

4.15. На участках специализированных любительских клубов 

атлетической гимнастики, аэробики и шейпинга, борьбы рекомендуется 

размещать 1-2 открытые площадки. В затесненной застройке величина 

участка может быть ограничена условиями размещения спорткорпуса.

4.16. В условиях затесненной застройки в кварталах центра и 

примагистральных территорий срединной зоны и периферии допуска

ется размещать площадки с сокращенными размерами для игр по 

упрощенным правилам согласно приложению 8.

4.17. Для определения состава открытых плоскостных сооруже

ний физкультурно-оздоровительных учреждений рекомендуется поль

зоваться приложениями 9-14
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^ЦвуБлагоустройство территорий физкультурно-оздоровитель

ных учреждений, подъезды, пешеходные дорожки должны проектиро

ваться с учетом требований СНиП 2.07.01-89*. ВСН 62-91, а  также 

требований настоящих норм.

(4Л9^ П о периметру обособленных участков физкультурно- 

оздоровительных центров муниципальных районов и детско- 

юношеских спортшкол следует проектировать ветрозащитные 

полосы древесных и кустарниковых насаждений шириной 5-10 м, 

в  зависимости от значения магистрали, с которой участок грани

чит.

(4.2o)l^ ^ ) П р и  включении в  состав физкультурно-оздоровительного 

центра муниципального района легкоатлетического спортядра со ста

ционарными трибунами вместимостью свыше 500 мест должна бьггь 

запроектирована автостоянка личного транспоота из расчета 3-5 ма

шиномест на 100 зрительских мест. Численность машиномест для 

инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата принимается 

в соответствии с ВСН 62-91.

М .21 уПри включении в  состав открытых плоскостных сооружений 

физкультурно-оздоровительного центра легкоатлетического ядра с три

бунами вместимостью свыше 500 мест, его следует ориентировать 

продольной осью в  направлении север-юг. Допустимое отклонение от

указанно!

U.22.) Площадки и поля для спортивных игр, за  исключением 

площадок для городков, рекомендуется ориентировать продольными

осями в  направлении север-юг (с максимальным отклонением до 

20 градусов); торец с валом площадок для городков - на север, севе

ро-восток или восток.

17
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Допускается размещать без учета ориентации площадки в 

микрорайонах, площадки для рекреационных игр и игр по упрощен
ным правила^.

(4.23л Перед входом на трибуны открытых спортивных со

оружений должны бьпъ предусмотрены свободные площади из 

расчета 0,5 м2 на 1 зрительское место.

(424Ш ри наличии трибун дня зрителей на участке комплекса 

должны бьпъ запроектированы туалеты из расчета один унитаз на 

100 женщин, один унш аз и 5 писсуаров на 330 мужчин. Максималь
ное уд аление туалета от крайнего кресла трибун - 150 м.

U.25J Расстояние от зданий физкультурно-оздоровительных уч

реждений до других зданий и сооружений следует принимать в  соот- 

ветсш щ ю С Н иП  2.07.0!-89*.

(426.) При размещении площадок для физкультурно-оздо

ровительных занятий на жилой территории микрорайона расстояние 

от окон жилых зд аний до открытых спортивных сооружений должно 

составлять не менее 20 м, от общественных зданий - не менее 10 м.

©  На территории пунктов по обучению плаванию на откры

тых водоемах и хлубов любителей моржевания должны бьпъ 

предусмотрены спуски в водоем (наплавной бассейн), оборудованные 

лестницей с перилами, стенды для информации и спасательного инвен- 

таря
(4.28J Обособленные участки сооружений физкультурно- 

оздоровительных центров и детско-юношеских спортшкол, размещен

ных в  общественных зонах, должны бьпъ огорожены и иметь не менее 

двух въездов с устройством дорог с твердым покрытием. Подъезды и 

проездах следует проектировать с учетом требований СНиП 2.07.01-89*, 

ВСН-2-85,
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Открытые плоскостные сооружения должны быть обеспе

чены поливочным водопроводом. Радиус обслуживания поливочного 

крана 30 м. В зимнее время должна быть обеспечена заливка льда для 

катков массового катания, площадок хоккея и фигурного катания.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШ ЕНИЯМ

5.1. Здания физкультурно-оздоровительных учреждений массо

вых типов включают следующие группы помещений:

основные помещения (универсальные и специализированные 

залы, залы и помещения дая физкультурнсмэздоровитеяьньи: и физ

культурно-рекреационных занятий, крытые плавательные бассейны);

вспомогательные помещения (помещения санитарно- 

гигиенического назначения, отдыха, питания, инструкторские), поме

щения сопутствующих видов обслуживания (медико-восстанови

тельного назначения, культурно-спортивных игр, клубные комнаты, 

помещения кулыурно-досугового назначения, бытового обслужива

ния, торговли);

помещения административно-хозяйственного назначения и 

бытового обслуживания персонала; 

технические помещения.

Рекомендуемая функциональная структура зданий физкуль

турно-оздоровительных учреждений различных типов представлена в

приложении 15.

52. Состав основных и вспомогательных зданий физкультурно- 

оздоровительных учреждений массовых типов определяется заданием 

на проектирование с учетом рекомендуемых расчетных показателей, 

функциональной структуры зданий, видовой структуры физкультур

но-спортивной деятельности, местных условий.
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@  Рассредоточенное размещение физкультурно-оздорови

тельных учреждений допускается только в виде функционально 

обособленных блоков» состоящих из основных помещений, соответ

ствующих им по пропускной способности вспомогательных помеще

ний» а также помещений сопутствующих видов обслуживания.

5.4. Бассейны физкультурно-оздоровительных клубов микро

районов рекомендуется по согласованию с органами Госсаюпиднадзо- 

ра размещать в блохах-пристройках к общеобразовательным школам. 

Минимальные рекомендуемые габариты ванн пристраиваемых бас

сейнов 16,67 х6>0 м, глубина 1,5-0,8 м.

5.5. Для районов центра» примагиезральных территорий сре
динной зоны и периферии допускается проектирование залов и вспо

могательных помещений физкультурно-оздоровительных клубов мик

рорайонов в цокольных этажах жилых зданий.

Вспомогательные помещения могут быть запроектированы так

же и в подвальных этажах пристроенных к жилым домам помеще-

^буБлоки-прнстройки к общеобразовательным шкалам со

оружений физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов и 

детско-юношеских спортшкол должны иметь собственный вход, само

стоятельные эвакуационные выходы, вестибюльную груш у помеще

ний и блокирующие двери, обеспечивающие при необходимости ав

тономное использование блока. Должна предусматриваться возмож

ность использования блока инвалидами.

5.7. При рассредоточенном размещении функциональных бло

ков физкультурно-оздоровительных учреждений районного уровня об

служивания в пристроенных, встроенных, всхроенно-присхроенных 

помещениях жилых зданий варианты размещения основных и вспо-
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могательных помещений рекомендуется принимать в соответствии с 

приложением 16.

5,8. Залы и помещения физкультурно-оздоровительных заня

тий. вспомогательные помещения и помещения сопутствующих видов 

обслуживания физкультурно-рекреационных комплексов при их рас

средоточенном размещении на территории парка рекомендуется 

объединять в зданиях следующих функциональных блоков:

вспомогательных помещений открытого плавательного бассей

на;

залов и помещений физкультурно-оздоровительных занятий с 

раздевальными открытых плоскостных сооружений;

биллиардной;
лыжной базы;

вспомогательных помещений катка массового катания, 

f 5-93Вместо части лестниц допускается предусматривать пандусы 

с уклонам не более 1:12.

(5.10J Ширину лестничных маршей и пандусов, параметры 

лестничных площадок, требования к  ограждениям и поручням следует 

принимать с учетом требований СНиП 2.08.02-89* и ВСН-62-91.

(5.11) Основные и вспомогательные помещения, используемые 

инвалидами, рекомендуется размещать на одной отметке на уровне 

первого этажа. Другие варианты размещения допускаются при наличии 

специально оборудованных лифтов, лестничных подъемников, панду

сов. Тип и габариты лифтов следует определять в  соответствии с 

ВСН-62^1.

(5.Ш  Строительные размеры, площади и пропускные способ

ности спортивных залов, плавательных бассейнов, помещений 

физкультурно-оздоровительного назначения, составы и площади
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вспомогательных помещений должны приниматься в соответствии с 

положениями справочных пособий х СНиП 2.08.02-89* (пл. 2Л0, 2.11 
настоящих норм), а также требований настоящих норм. Проектирова

ние залов, ванн бассейнов и вспомогательных помещений, используе

мых инвалидами, должно производиться с учетом требований 
ВСН-б2£1, а также требований и рекомендаций настоящих норм.

(5.Ш  При размещении сооружений физкультурно-оздорови

тельных учреждений во встроенных в  жилые здания помещениях при 
соответствующем спортивно-технологическом обосновании и соблюде

нии требований к кратности обмена и подвижности воздуха в зонах 

нахождения занимающихся допускается:
уменьшение нормативной высоты залов общефизической подго

товки, включающей элементы игр и гимнастики, от 4,8 до 4,2 м;

уменьшение нормативной высоты залов доя занятий ритми
ческой и женской оздоровительной гимнастикой, хореографией, атле
тической гимнастикой, борьбой (исключая классическую борьбу и ка
рате), помещений тренажерной техники от 3,9 м до высоты жилого 

этажа;

устройство залов в помещениях нестандартных габаритов; 

размещение помещений тренажерной техники, помещений для 

игры в настольный теннис, залов атлетической гимнастики с устрой-

совмесгиого использования с другими категориями следует приспосаб

ливать следующие основные помещения:
в составе сооружений физкультурно-оздоровительного клуба 

микрорайона - зал или помещение для физкушлурно-оздоровительнш 
занятий;
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в составе сооружений физкультурно-оздоровитеяьисяо центра 

муниципального района - универсальный зал, один из специализиро

ванных залов, одну из физкультурно-оздоровительных ванн бассейна;

в  составе помещений комплекса физкультурно-рекреационных 

сооружений - 1-2 помещения для физкультурно-оздоровительных заня

тий.

5.15. Строительные размеры, варианты использования инва

лидами крытых сооружений физкультурно-оздоровительных комплек

сов массовых типов приводятся в  приложении 17.

В состав сооружений районных учреждений по заданию на 

проектирование могут быть также включены специализированные 

залы для игр инвалидов: зал для игры в  шоу-даун размерами 12x9 м и 

высотой 4 м для занятий инвалидов с дефектами зрения; зал для игры в 

настольный теннис размерами 15x9 м и высотой 3 м для занятий инва

лидов с поражением опорно-двигательного аппарата и др.

(5J& ) В зданиях физкультурно-оздоровительного назначения, 

включающих залы, бассейны и помещения физкультурно- 

оздоровительных занятий, рассчитанные на занятия инвалидов, сле

дует проектировать с учетом использования инвалидами следующие 

группы помещений: входную группу, помещения санитарно-

гигиенического назначения, в  том числе раздевальные, душевые, сау

ну, массажную, места отдыха, обеденные залы и стойки буфетов, по

мещения медицинского назначения, административные помещения, 

помещения методического назначения, культурно-спортивных игр, 

клубные комнаты, помещения культурно-досугового назначения, бы

тового обслуживания, торговли.

При включении в  состав открытых сооружений учреждения зо

ны специализированных физкультурно-спортивных сооружений для
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инвалидов в здании следует предусмотреть приспособленные дня ин

валидов раздевальные на уровне первого этажа.

Вход в раздевальные должен оборудоваться пандусом.

5.17. Места для переодевания инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата могут быть запроектированы:

в обила раздевальных;

в общих раздевальных с устройством индивидуальных кабин 

для переодевания;

в семейных раздевальных для инвалидов с сопровождением.

Соотношение численности мест для переодевания инвалидов- 

опорников в различных типах раздевальных определяется заданием 

на проектирование. Суммарная численность мест должна соответство

вать единовременной пропускной способности сооружения (группы 

сооружений), используемого инвалидами.

5.18. Площади раздевальных для переодевания инвалидов ре

комендуется принимать по расчету в соответствии с приложением 18.

(5.19у Количество специально оборудованных душевых кабин и 

санузлов для инвалидов-опорнихов следует определять с учетом чис

ленности инвалидов, переодевающихся в  общих раздевальных, из 

расчета 1 сетка на 3-х инвалидов; число санитарных приборов - в 

соответствии с расчетными показателями, приводимыми в справочных 

пособия&к СНиП 2.08.02-89* (п л. 2.10 и 2.11 настоящих норм).

(5.20уПри включении в состав вспомогательных помещений бас

сейна, используемого инвалидами, сауны с массажными комнатами, 

не менее одной массажной и одной комнаты для переодевания следует 

проектировать с учетом обслуживания инвалидов на креслах -колясках. 

Площадь массажной - не менее 16 м2, комнаты для переодевания - не 

менее 6 м2.
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5.21. Площадь инструкторских определяется заданием на проек

тирование или проектом с учетом расчетных показателей, приводи

мых в справочных пособиях к СНиП 2.08.02-89* (п.п. 2.10 и 2.11 

настоящих норм).

В зданиях лыжных баз и вспомогательных помещений катков 

массового катания допускается не предусматривать помещения для ин

структора. В учреждениях местного уровня обслуживания допускается 

ограничивать состав инструкторских одной комнатой площадью 

9-12 м2.

5.22. Состав и площадь помещений медико-восстановительного 

центра принимаются по заданию на проектирование или определяются 

проектом. Рекомендуемые состав и площади помещения приведены в  

приложении 19.

5.23. В состав помещений методического назначения физкуль

турно-оздоровительного центра муниципального района рекомендует

ся включать методические кабинеты с комнатой хранения учебных 

пособий, библиотеку с читальным залом, видеотеку с комнатой видео

показа. Площади помещений рекомендуется определять заданием на 

проектирование или проектом. В учреждениях местного уровня отдель

ные помещения методического назначения допускается не предусмат

ривать. В детско-юношеских школах допускается ограничить состав 

помещений методического назначения методическим кабинетом пло

щадью от 30 м2.

5.24. Помещения питания рекомендуется включать в  состав физ

культурно-оздоровительных учреждений районного уровня обслужи

вания. Число посадочных мест в  обеденных залах следует определять 

заданием на проектирование или проектом из расчета одно посадочное 

место на 6 человек единовременной пропускной способности сооруже-
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ний. Тип предприятий общественного пихания устанавливается задани

ем на проектирование или проектом. Рекомендуются следующие ти

пы: для детско-юношеских спортшкол - буфеты с доставкой горячей 

пищи» киоски с установкой СВЧ» гриль; для любительских спортивных 

клубов и комплексов физкультурно-рекреационных сооружений * 

буфеты с доставкой горячей пищи, киоски, бары» кафе. Допускается 

проектирование ресторанов. При биллиардных предусматривается 

отдельный бар.

спортивных игр, включаемых в  фкзкультурно-оздоровительнь|е центры 

муниципальных районов и комплексы физкультурно-рекреационных 

сооружений, определяется по заданию на проектирование с учетом 

следующих показателей площади:

биллиардные - площадью от 30 м2 на 1 стоя с инвентарной 4 м2; 

комнаты для игры в шахматы, шашки площадью 4-5 м2 на

1 стоя;
комнаты настольных игр - площадью 4-5 м2 на 1 стол с игроте

кой б м2.

Допускается проектирование детских игровых комнат площадью

от 30 м2.

^ ^ К о л и ч е с тв о  клубных комнат определяется заданием на про

ектирование или проектом с учетом функциональной структуры учреж

дений, Площадь клубной комнаты - не менее 30 м2. В зданиях специа

лизированных любительских спортивных клубов рекомендуется про

ектировать клубные комнаты-гостиные площадью от 40 м2

5.27. Необходимость проведения в  физкультурно-оздорови

тельных центрах муниципальных районов культурно-зрелищных меро

приятий определяется заданием на проектирование.

помещений функциональных групп кулмурно-
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При этом в состав помещений центра рекомендуется вклю чать 

фойе, туалеты для посетителей, курительные комнаты по нормам для 

зрителей спортивно-зрелищных залов. Площадь вестибюля и гардеро

ба принимается по наибольшему значению расчетной площади для за 

нимающихся и посетителей культурно-зрелищных мероприятий.

Состав и площади вспомогательных помещений для артистов, 

площади складских помещений для реквизита и бутафории, помещений 

складирования мебели (стульев, скамеек), количество дополнительных 

посадочных мест в  предприятиях питания устанавливаются заданием на 

проектирование или определяются проектом.

5.28. В зданиях фшкутлурно-оздоровителъных центров муни

ципальных районов и физкультурно-рекреационных комплексов до

пускается в  соответствии с заданием на проектирование н при усло

вии соблюдения действующих противопожарных требований разме

щать предприятия торговли и бытового обслуживания, в том числе м а

газин и киоски спорттоваров и мелкой розничной торговли, аптечные 

киоски, пункты проката спортинвентаря, парикмахерские, видеосало

ны, залы игоовых автоматов и по.

оздоровительных учреждений районного уровня обслуживания во  

встроенных, встроенно-прястроенных, пристроенных к жилым зда

ниям помещениях должно производиться с учетом следующих требова

ний:

ограничения численности посадочных мест в  обеденных залах 

до 50 мест;

ограничения номенклатуры предприятий торговли и бытового 

обслуживания, помещений культурно-зрелищных мероприятий в  соот

ветствии с требованиями МГСН 3.01-96;
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исключения из состава помещений медико-восстановительных

тельных учреждений в  жилых домах устройство бань сухого ж ара 

не допускается.

5 3 1 . В зданиях фнзкультурно-оздоровительньк учреждений» 

включающих залы , бассейны» помещения» используемые для проведе

ния платных физкультурно-оздоровительных занятий, культурно- 

зрелищных мероприятий, танцев» оказания других платных услуг, 

рекомендуется предусматривать кассовую кабину площадью от 3 м2. 

Кассовую кабину рекомендуется также предусматривать при вспомо

гательных помещениях открытых сооружений» работаю щ их на ком

мерческой основе.

^ ^ В м е с т и м о с т ь  парильных бань-саун, включаемых в  состав 

вспомогательных помещений специализированных любительских 

спортклубов, не долж на быть больш е 10 мест.

рекреационного комплекса пункта для обучения плаванию  в лет

ний период на открытом водоеме должен быть запроектирован на

плавной сборно-разборны й бассейн с габарш ам и 25x10 м при глуби

не 1,5-1.7 м, а также детский сборно-разборный бассейн размером 

12,5x6 м при глубине G,7-0,9 м на водоеме наш на суше.

В состав вспомогательных помещений пункта включаются 

раздевальные, кладовые помещения для спортинвентаря, тренер

ские. __

\53А)В  составе сооружений клубов любителей моржевания для 

занятий зимним плаванием в  водоеме должен быть запроектирован

наплавной бассейн 25x7,5 м.
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535. Состав н площадь вспомогательных помещений катков 

массового катания и лыжных баз рекомендуется принимать по заданию 

на проектирование.
^536^ В состав вспомогательных помещений физкультурное 

оздорошггельных клубов микрорайонов» физкультурно-оздорови

тельных центров муниципальных районов» комплексов физкультурно- 

рекреационных сооружений следует включать раздевальные открытых 

сооружений и кладовые переносного спортивного инвентаря:

для комплексов» включающих более трех игровых площадок;

имеющих в своем составе полноразмерные футбольные поля и 

легкоатлетические ядра.
537. Состав служебных помещений административного и ин

женерно-технического персонала и бытовых помещений рабочих 

рекомендуется определять заданием на проектирование или проек

том в соответствии с численностью и составом служащих и рабо
чих.

538. Состав технических помещений определяется заданием на 

проектирование или проектом с учетом инженерного оснащения 

сооружений и действующих норм расчета их площади.

539. При разработке программ и заданий на проектирование 

физкуньтурно-шдоровитеяьных учреждений массовых типов рекомен
дуется пользоваться справочными приложениями 9-14.

6. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Площадь этажа между противопожарными стенами и 
этажность эдакий физкультурно-оздоровительных учреждений должны 

быть не более указанных в таблице 1 пункта 1.14 СНиП 2.08.02-89*.
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Допускается вместо противопожарных стен устройство дренчер- 
ных завес в две линии с интенсивностью орошения не менее 1 л/с на по

гонный метр завесы.

этажных зданий физкультурно-оздоровительных учреждений с двух

этажной частью, занимающей менее 15% площади застройки здания, 
независимо от степени огнестойкости, следует принимать хах для одно
этажных зданий.

Использования зданий IY и Y-ой степеней огнестойкости для 
занятий инвалидов не допускается.

оздоровительного учреждения не должна быть ниже степени огне

стойкости здания, к которому оно пристраивается.

тельных учреждений в блоках, пристраиваемых к общеобразователь
ным школам, необходимо отделить их функционально (п.6.6 на

стоящих норм), а также противопожарными перегородками f-го типа и 
перекрытиями 3-го типа. Эвакуационные выходы из блоков физ

культурно-оздоровительных учреждений д олжны бьпъ самостоятель

ными.

^&5^Деревянные конструкции пола спортзала должны быть 
подвергнуты глубокой пропитке антипиренами или обработаны дру

гими огнезащитными веществами с целью перевода древесины в груп
пу трудногорючих материалов.

Материалы д ля сидений трибун открытых спортивных со

оружений допускается выполнять из горючих материалов, не выде
ляющих при горении токсичные вещества.

(S )6.2.]Площадь этажа между противопожарными стенами одно

Степень огнестойкости зданий физдуяьтурно-

сооружений физкультурно-оздорови-

3 9
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6.6. Спортивные залы должны отделяться от других помещений

противопожарными перегородками 1-го типа и иметь не менее двух

занятий инвалидов материалами, выделяющими при горении токсин-

оздоровительных учреждений должны соответствовать требова

ниям, изложенным в  СНиП 2.01.02-85* и СНиП 2.08.02-89*, с учетом 
пункта 5.10. настоящих норм.

(пассажей) с устройством балконов или зрительских галерей для про

смотра занятий общей площадью не более 15% площади зала, все по

мещения, выходящие в атриум (пассаж), должны иметь не менее двух 
путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее) к двум захры-

оздоровительных учреждений всех типов не по назначению (для раз
мещения выставок, мебельных и автомобильных салонов и др.) не до

пускается.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

7.1. Отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, 

электротехнические устройства и искусственное освещение следует 
проектировать в  соответствии с действующими нормативными 
документами в строительстве и требованиями настоящего разде

ла.

для физкультурно-оздоровительных

двухсветных пространств атриумов

3 1
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^77)Расчетны е показатели температуры, кратного обмена воз

духа в зонах нахождения занимающихся, относительной влажности 

воздуха в залах, помещениях для физкупьтурно-оздоровительньис 

занятий, бассейнах и вспомогательных помещениях физкультурно- 

оздоровительных учреждений следует принимать в  соответствии с 

пособиями к  СНнП 2.08.02-89* (п л . 2.10. и 2 .1!. настоящих норм), 

в  том числе для встроенно-пркстроенных сооружений, залов и  поме

щений с уменьшенными в  соответствии с п.5.13. настоящих норм высо

тами, помещений, размещаемых в подземных этажах. Технические ре

шения определяются проектом.

^ 7 3 ^  Внутренний противопожарный водопровод следует 

предусматривать для зданий Ш -ей степени огнестойкости и при 

реконструкции (капитальном ремонте) существующих зданий Ш -ей 

степени огнестойкости и ниже, в  количестве 2 струй с расходом не 

менее 2,5 д/с.

^ 7 4 ^  Бассейны оздоровительного плавания, а  также открытые 

плоскостные спортивные сооружения для занятий легкой атлетикой, 

используемые инвалидами с дефектами зрения, должны быть оборудо

ваны звуковыми маяками.

(  7.5Ж рытые и открытые сооружения, используемые инвалидами 

с дефектами слуха, следует оборудовать светоинформационными табло.

^ 7 & )в  зданиях и помещениях физкультурно-оздоровительных 

учреждений следует предусматривать автоматическую пожарную сиг

нализацию. Сигнализация должна быть предусмотрена во всех поме- 

щенюи^за исключением Помещений с мокрыми процессами.

Г 7.7уНа путях эвакуации из залов, бассейнов и вспомогательных 

помещений должно быть предусмотрено аварийное и эвакуационное 

освещение.
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В зданиях физкультурно-оздоровительных учреждений, исполь

зуемых слепыми и слабовидящими, на путях эвакуации необходимо 

также наряду с тактильными полосами ориентации предусматривать 

устройсцщ дам подачи звуковых (речевых) сигналов.

( 7 .8 JB  зданиях и помещениях физкультурно-оздоровительньж 

учреждений следует предусматривать оповещение людей о  пожаре в  

соответствии с требованиями НПБ 104-95.

В помещениях, используемых глухими и слабослышащими 

инвалидами, звуковые сигналы должны сопровождаться световыми 

сигналами.



МГСН 4.08-98

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Справочное

Основные положения концепции формирования 

массовых типов фдакультурво-оздоровительных учреждений

1. Массовые чипы физкупьтурно-оздоровитепьньк учреждений 

относятся к системе учреждений обслуживания муниципальных райо

нов г-Москвы.

2. Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений 

предназначены для физкулмурно-оздоровигельньа занятий населения 

по месту жительства, проводимых в режиме досуга, в  том числе орга

низованных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных заня

тий детей, молодежи, трудоспособного населения, лиц пенсионного 

возраста; физкультурно-реабилитационных занятий инвалидов, пре

старелых и лиц с ослабленным здоровьем; тренировочных занятий 

детско-юношеских спортшкол в режиме начальной спортивной подго

товки.

3. Определение структуры сети массовых типов физкультурно- 

оздоровительных учреждений муниципальных районов проводится 

в рамках проектирования всей системы обслуживания, выполняемого 

на различных стадиях градостроительного проектирования на основа

нии требований московских градостроительных документов, с учетом 

существующей социально-градостроительной ситуации; состояния 

имеющейся материальной базы; оптимальных вариантов размещения 

и интеграции физкулыурно-оздоровительных учреждений с учрежде

ниями гфугих сфер обслуживания и жилыми зданиями.
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4. Массовые типы физкультурно-оздоровительных учреждений 

относятся к учреждениям социально гарантированного обслужива
ния, рекомендуемым для организации как льготного обслуживания, 

обеспечивающего занятия социально незащищенных слоев населения 

(детей, инвалидов, престарелых), так и платных услуг.

5. Состав и площади открытых плоскостных сооружений, 

основных и вспомогательных помещений физхультурно-оздоровитель- 

ных учреждений определяются заданием на проектирование с учетом 

обслуживаемых контингентов, рекомендуемых расчетных показате

лей и функциональной структуры учреждений, видовой структуры 

физкультурно-спортивной деятельности, а также необходимой ком

мерческой эффективности учреждений.

6. Коммерческая эффективность физкультурно-оздоровительных

учреждений массовых типов достигается за счет предоставления плат

ных услуг населению на основных спортивных сооружениях; включе

ния в структуру учреждения функциональных групп помещений, рабо

тающих на коммерческой основе, в том числе: медико

восстановительных центров, предприятий питания, бытового обслу

живания, торговли, использования физкультурно-оздоровительных 

учреждений для проведения досуговых мероприятий; интеграции физ

культурно-оздоровительных учреждений с учреждениями других сфер 

обслуживания.
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ПРНОЖВНХВ 2. Рекомендуемое
Номенклатура типов Физкультурно-оздоровительных учреждений, 

обслуживаемый контингент, единовременная пропускная способность,
плоиадь участка

н уровень 
обслуживания * наименование 
учреждения

Обслуживаемый
контингент

Тип физкультурное 
оздоровится ьной 
деятельности

Вдиновре- 
врекенная 
пропускная 
способность 
крытых со
оружений 
(чел. )

Площадь 
участка 
на 1 
место 
<м*>

1 ' 2 3 4 5 6

Местный
1 Сооружения, 

приближенные 
к жиль»

Дети, престаре
лые, инвалиды

Самостоятел ьные 
занятия

6-10 30-45*)

2 Физкультурно- 
оздоровительные 
клубы микрорай
онов

Дети, молодежь, 
лица пенсионного 
возраста

Самостоятельные и орга
низованные занятия

40-100 80-100*)

Районный
3 Физкультурно- 

оздоровительные 
центры муници
пальных районов

Все категории 
населения

Организованные занятия, 
реабилитация средствами 
физической культуры

140-320 170-245

гл
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0
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ПРИЛОЖЕНИЙ 2. Окончание

1 2 3 4 5 6

4 Специализирован
ные отделения 
детско-юношеских 
спортшкол

Дети Тренировочные занятия 
в режиме начальной 
подготовки спортсменов

24-48 6 5 -5 7 0 *# )

5 Комплексы физ
культурно-рек
реационных со
оружений

Все категории  
населения

Самостоятельные, орга
низованные занятия, 
активный отдых в 
природной среде

80-140 100-200##)

е ; Специализирован
ные любительские 
спортклубы

Молодежь, на
селение трудо
способного 
возраста

Организованные занятия, 
любительский спорт

10-40 1 5 -4 0 0 *# )

*>  Для сооружений, приближенных к жилью, физкультурно-оздоровительных клубов микрорайонов, 
физкультурно-оздоровительных центров муниципальных районов, комплексов Физкультурно-рекреационных 
сооружений в диапазоне значений площади участка меньший показатель приводится для комплексов, 
размещаемых на многофункциональных территориях центральной части города, больший -  для территорий 
специализированного назначения периферийной части города,

##) Для отделений детско-юношеских спортшкол и любительских спортклубов единовременные про
пускные способности и площади участков определяются с учетом специализации (см. приложения 4 -5  
настоящих норм). В настоящем приложении приведена минимальная площадь для отделений детско-юно
шеских школ по плаванию и фигурному катанию и максимальная для футбола/хоккея; минимальная пло
щадь участка любительских спортклубов моржевания, оздоровительного бега, максимальная -  тенниса.

Примечание.
При размещении крытых сооружений физкультурно-оздоровительных центров муниципальных рай

онов , детско-юношеских спортшкол, любительских спортклубов в качестве встроенно-пристроенных 
сооружений допускается сокращение площади участка на 15-20%.
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П9ЖЛ0ЖКНЖ8 3. Рекомендуемое

Численности обслуживаемого населения и градостроительные расчетные показатели Физкультурно-оздоровительных учреждений нуимцишикьного района р. Москвы

и Уровень обслуживания, тип комплекса Рекомен- 
дуемые численности 
обслужи
ваемого 
населения (тыс. чел. )

Расчетные показатели
Пло-ладь
полазалов
См*/тыс. чел. )

Площадь 
зеркала 
воды 
бас
сейнов (м*/тыс. чел. )

Площадь помеще
ний Физкультур- 
но-оэдо- 
ровитель- ного наз
начения (м»/*ыс. 
чел. >

Площадь территории 
комплексов 
<м*/чел. )

1 2 3 4 5 в 7

Местный
1 Сооружения, приближенные к жилью 1,0-2,5 - - 30,0 0,15-0,22

2 Физкультурно-оздоровительные 
клубы микрорайонов

5,0-20,0 30,0 10,0 - 0,40-0,55

ИТОГО 30,0 10,0 30,0 0,55-0,77

НГСЯ 4.08-97



приложение а. окончание

1 2 3 4 5 в 7
Районный

3 Физкультурно-оздоровительные центры муниципальных районов, районные специализированные 
физкультурно-оздоровительные сооружения, в т. ч. зоны от
крытых плоскостных специали
зированных сооружений для 
инвалидов; специализирован- ные любительские спортклубы

30,0-90. 0 35,0 10,0 4,0 0.60-0,85

4 Детско-юношеские спортшколы по распространенным видам 
спорта (группы начальной 
подготовки)

80,0 12,0 1,5 0,05-0,80

5 Комплексы физкультурно- 
рекреационных сооружений

30,0-90,0 4,0 7,0 0,18-0,30

итого
ВСЕГО

оо* 
щ.

t* 15,625,5 11,041,0 0,80-1,651,38-2,42

примечания.В диапазоне значений показатели площади территории физкультурно-оздоровительных комплексов 
меньший показатель приводится для комплексов, размещаемых на многофункциональных территориях 
центральной части города, больший - для территорий специализированного назначения периферийной 
части города.

Расчетные градостроительные показатели сооружений и площади территорий детско-юношеских 
спортшкол при проектировании следует уточнять с учетом специализации отделений школ, размещаемых 
в муниципальных районах.

НГСН 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Рекомендуемое
Номенклатура специализированных отделений ДОСЕ» единовременная пропускная способность, площадь участков

* Специализация по видан 
спорта

Количество 
систематически 

занимающаяся 
(чел. )

Единовременная 
пропускная 

способность 
крытых 

сооружений 
(чел. )

Рекомендуемая 
пдощадь 
участка 

на 1 чел. ЕПС 
<м*>

г Баскетбол 254 24 125

2 Бадминтон 210 24 160

3 Волейбол 254 24 125

4 Борьба 254 24 125

5 Бокс 254 24 110

6 Легкая атлетика 
(б ег, лрынки) 254 46 560

7 Плавание 210 24 65

в Настольный теннис 210 24 105

6 Теннис 210 24 412

10 Фигурное катание 254 46 65

11 Футбоя/жоккей 262 32 570

М
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5, рекомендуемое

Номенклатура специализированных любительских спортклубов, единовременная пропускная способность, площадь участков

N Специализация ло видам спорта Количество 
систематически занимающихся (чел, >

Единовременная 
пропускная 
способность 
критик 

сооружений 
<чел. ) 1

Плоцадь Учло,и. иа 1 чел. КПС 
(н®>

1 Атлетическая гимнастика 500 24 100
г Аэробика, шейпинг 500 24 100
г Бадминтон 200 16 150
4 биллиард 370 15 50
5 Борьба, восточные единоборства 800 38 70
б Оздоровительный бег 800 40 15
7 Моржевание 500 40 15
8 теннис 200 10 400
8

— — :
Мини-футбол 200 12 275

«
-«

г
*

 н
а
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Рекомендуемое

Размеры, площадь и единовременная пропускная способность 
специализированных физкультурноеспортивных и рекреационных сооружений

для инвалидов различных групп

Наименование сооружения Размеры
См)

Площадь
См2)

Едино
времен
ная про
пускная 
способ
ность  
Счел. )

Примечание

1 2 3 4 5 6

А. Места для легкой атлетики

1 Площадка для слалома 
на инвалидных 
колясках

27x15 405 10 Для инвалидов с пораже- 
жением опорно-двигатель
ного аппарата, использу- 
зующих коляски

2 Полоса препятствий 20x5 100 4 Для инвалидов с пораже
нием опорно-двигательно
го аппарата, передвигаю
щихся без коляски

3

-___

Дорожка для бега  
по прямой 1» = 100 м

130x12*) 1560 е Для инвалидов с дефекта
ми зрения

М
Г

С
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ПРИЛОЖЕНИЕ б. Продолжение

1 2 3 4 5 6

4 Места для прыжков: 

-  в  длину 35x8 260 3

Для инвалидов с дефекта
ми зрения

в  т. ч . ; дорожка 
для разбега

2 5 x 7 *>

-  в  высоту 19x25 475 3

в  т. ч . : дорожка 
для разбега

15x25* >

Б. Площадки для спортивных и рекреационных игр

1 Комбинированные для 
спортивных и рекреа
ционных игр:

Для инвалидов с пораже
нием опорно-двигательно
го аппарата

-  гандбола, баскетбола 
на колясках^ тенниса, 
квадрегби

42x21 882 2 4 (1 0 )

-  волейбола, ринго, 
бадминтона

28x16 443 2 4 (1 0 )

г Для игр в кегли  
на 4 дорожки

30X9 270 8 (4 ) Для инвалидов с пораже
нием опорно-двигательно
го аппарата

3 Для городков 30x15 450 1 2 (6 )  ̂ м ^

М
Г

С
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ПРЖЛОХВНЖВ в. Продолжение

1 2 3 4 5 6

В. Павильоны

1 -  ДЛЯ ИГРЫ в шоу-даун 
(1  стол) h :  З м

12x8*) ю е г для инвалидов с дефектами 
зрения

г -  для игры в настоль* 
ный теннис

15x9 135 12(6 ) для инвалидов с пораже
нием опорно-двигателыю- 
го  аппарата

Г. Площадки рекреационных игр для детей-инвалидов

1 Комбинированные: Для детей с поражением
опорно-двигательного
аппарата

-  мини*гандбола» 
мини* баскетбола

24x15 360 16<8>

*  мини-волейбола, 
мини-тенниса, ринго

12x6 72 18<8>

-  трейбола, софтбола 21x21 441 10

г Для игры в крокет 12x5 60 6 (3 )

М
ГС
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6, Окончание

1 2 3 4 5 6

3 Для игры в мина-кегли 3x2 6 4 (2 )

4 Физкультурно-игровая 
с устройствами для ла
зания , подтягивания, 
силовых и гимнастичес
ких упражнений

20x1840 380 2 0 (1 0 ) Для детей с поражением 
опорно-двигательного  
аппарата и дефектами 
зрения

* )  Размеры даются с учетом полос ориентации для инвалидов с дефектами зрения.

Примечание:
В скобках дается пропускная способность площадок для инвалидов,, пользующихся для 
передвижения колясками.



ПРХЛОТОЛВ 7. Режоиендуемое

Ра&мери, площадь м единовременная пропускная способность 
открытых физкультурно-рекреационных сооружений 

детского рекреационного городка

к Наименование сооружения Размеры
Си)

Площадь
<м*>

Едино
времен
ная про
пускная способ
ность 
(чел. )

Примечание

1 2 3 4 5 8

г ♦некультурно-игровой
комплекс

Произволь
ные

200-400 15-25 Оборудуется устройствами 
для лазания, спорт-аттрак
ционами, элементами гимна
стического оборудования

г Полоса препятствий 6x80 460 4-6
3 Площадки рекреационных 

игр:
- для крокета 20x4 60 6-10 Размеры могут быть умень

шены до 11x5 м, 8x4 и

!____1

- для кеглей 16,2x1,7» 
0,6 на 
1 дорожку

16 на 1 
Дорожку

2-4 на 1 дорожку

М
Г

С
Н

 4.08-97



0РЗСХОЖВНК0 7„ Окончание

1 г 3 4 5 6

-  для мини-тенниса 20X10 200 2 -4  на 1 
дорожку

-  комбинированные для 
волейбола, ринго, 
бадминтона

28x15 420 18# )

-  для лапты, подвижных 
игр

40x25 1000 12-16

4 скейтпарк в составе: Произволь
ные

1000-
1500

30-40

-  площадки Фигурного 
катания (фристайла)

Произволь
ные

450-600

-  трассы для слалома 
< горизонтальной, 
наклонной)

<70-130)х4 280-520 Расстояние между сла
ломными стойками 2 ,4  м

-  стартовой горки <в-10)х4 32-40

-  чаши (лотка) для 
выполнения трюков

Произволь
ные

150-200

5 Плескателышй
бассейн

Произволь
ные

30-50

* )  Указана максимальная пропускная способность комбинированной площадки при игре 
в волейбол.

М
ГС

Н
 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Рекомендуемое

Номенклатура, размер» м единовременная пропускная способность площадок 
для спортивных игр по упрошенным правилам

N Номенклатура 
по видам игр

Размеры (м) Единовременная пропускная 
способность (чел* )

1 Баскетбол 18x9; 26x14 15-18

2 Волейбол 20x11; 30x16 18-20

3 Ручной мяч 40x20; 30X10 18-20

4 Малый теннис 20x10 2 -4

5 Мини-футбол 30x18 28-30

М
ГС

Н
 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЯ О. Справочное
О риентировочны е со ставы  ф и зк у л ьту р н о -о зд о р о в и тел  ы ш х сооруж ен и й ,

приближенных к жилы»

N наименованиесооружения Показатели сооружений при численности населения 
жилой группы (тыс. чел. ) Примечание

1.0 - 1,5 1,8 - 2,5
КОДтДО ■ Размеры
<м>

Площадь
<м»)

ВПС***) 
(чал. > Кол-bjp.,,Размеры

<м>
Площадь<м*> ЕПС***) (чел. )

1 Помечен»© Физ
культурно-оздо
ровительного 
назначения

40 7 60 10 Пропускная способ
ность дана при занятиях с использо
ванием тренажеров

Итого 40 7 60 10
2 Открытые плос

костные соору
жения:
* площадка 1 40,5 2(2)**) __2 81,0 7(4)**) Габариты площадки 

даны с учетом зон безопасности
настольноготенниса

9,0x4,5 9,0x4,5

- комплексная площадка*) - 200 10(5)**) - 300 15(7)**)

----
Итого 240» 5 12<7>**> 381

_____ 19(11)**

*) Сооружения приспосабливаются для использования инвалидами.
#*) В скобках дана пропускная способность сооружения при использовании сооружения инвалидами* 

колясочниками
ж**) ЕПС - единовременная пропускная способность

М
ГС

Н
 4.08-97



ПРМОЖВНКВ 10. Справочное
Ориентировочные составы сооружений физкультурно-оздоровител ьных клубов ш ц к ч и й ш я

н Наименование Показатели сооружений при численности населения микрорайона (тыс. чел. ) При
меча

5 ,0 -1 0 ,0 11 ,0 -15 ,,0 1 6 ,0 -2 0 ,0 ние

Кол-во Пло- кпс**> Кол-ао пло* ЕПС**> Кол-ва Пло* ВПС**)
Размеры

<м)
яадь
<«*>

(чел. > Размеры
(м)

аадь
(М2)

Счел. > Размеры
(м )

яадь
<и*>

(чел. >

X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А. Крыты© сооружения

1 Бассейн с 1 100 18 1 133 24 1 133 24
ванной оздо
ровительного 
плавания

16,6x6 16,6x8 16,8x8

2 Залы Физкуль
турно-оздоро
вительных за
нятий*)

18x9 М
18x9

162 15 - * - - - *

18x16 и _ 1 _ 270 25
18X15

24x25 м — *** — — — . . Л __
24x15

360 35

М
ГС

Н
 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12

3 Помещение
настольного
тенниса

JL.
9x6

54 8
8x6

54 8
8X6

54 8

4 помещение
тренажерной
техники

Произ-
воль
ные

40 8 Произ
воль
ные

60 12 Произ
воль
ные

80 16

Б* Открытые плоскостные сооружения

1 Площадки
спортивных
игр:

*  бадминтона
15x8

240 16 - Л _
15x8

зво 24 Л __
15x8

480 32

-  баскетбола, 
волейбола

— 1—  
30x18

540 24 - J L -
30x18

1080 48 _JEI__
30x18

1620 72

-  тенниса
38*18

648 6
36x18

1238 12 3
36x18

1844 18

2 Поле мини-
Футбола,
хоккей

61x30
1830 12

61x30
1830 ' 12

61x30
1830 12

МГСЯ 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Окончание

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 п 12

3 Плодадка 
комбиниро
ванная для 
подвижных 
и гр * )

Произ
воль
ные

400 20 Произ
воль
ные

500 25 Произ
воль
ные

600 30

Итого ~ 3658 78 - 5008 121 - 64? 4 164

4

___

Дорожки здо
ровья (ОЭДО" 
ровительная 
ходьба, б е г, 
прогулки на 
инвалидных 
ко л ясках*)

Состав дорожек здоровья, 
совмещаемых с пешеходны
ми дорожками, произволь
ный, Длина -  от 500 м, 
ширина -  от 1 ,8  м (у то ч 
няются с учетом планиро
вания микрорайона)

* )  сооружение приспосабливается для использования инвалидами. 
* * )  ЕПС -  единовременная пропускная способность.

КГСН 4. 08-87



П Ш 0 Ш 1 В  11. Справочное
Ориентировочные составы сооружений Физкультурно-оздоровительных центровмуниципальных районов

К Наимено
вание

Показатели сооружений при численности населения 
(тыс. чел. ) муниципального района Примеча

ние
vWOp/ **?НИЯ 30,0-50,0 61,0-70,,0 73L,0-90,0

ЕОДгДО
Размеры

(и )

Пло-
цадь
<м»>

ВПС*Ж) 
(чел. ) laasaa

Размеры
(и )

Пло
щадь
<м*>

ВПС**) 
(чел. ) Код-да

Размеры
(м)

Пл©~
ладь<М*>

ВПСЖ*)
(чел. )

1 г 3 4 5 6 7 в в
—

10 11 12

А. КРЫТЫЕ> сооружения

1 Универ
сальный 
игровой 
спортив
ный зал*)

1 848 24(10)
1 1080 24 1080 24 Рекоменду

36X18 45x24 (15 ) 45x24 <15) ется для 
инвалидов: 
а ) с пора
жением 
опорно-дви
гательного 
аппарата (баскетбол 
на коляс
ках, волей
бол сидя, 
квадрегби, 
теннис); 
б> с дефек
тами зре
ния < гол- 
бол, торбор)

«ген 4. 08-97 
ИГ СИ 4. 08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ И. Продолжение

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

г зал ОФП J 162 15 1 216 20 1 288 25
18x6 18x12 24x12

3 Зал аэро- 81 15 1 144 25 1 225 35
бики-хо
реогра
фии,
худ. гим
настики

9x9 12x12 15x15

4 Зал 1 - 270 12 _ 1 270 12 , 1 , 360 13
борьбы 18x15 16x15 24x15

5 Помеще
ние ин
дивиду
альной 
силовой 
подго
товки

Произ
воль
ные

72 15 Произ
воль
ные

72 15 Произ
воль
ные

72 15 Пропускная  
способность  
помещения в 
суммарной 
пропускной  
способности  
комплекса 
не учитыва
ется

6 Зал для 
игры в 
в оу-да
у н * )  
h=4 м

_JL.
12x9

108 2
12x5

108 2
12x9

108 2 Для инвали
дов с дефе
ктами зр е 
ния

Итого 1341 68 1890 83 : 2133 99

ИТО
Н 4

.0
6

-9
7



ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7 Плаватель

ный бас
сейн с 
ваннами*>:
- для 
спортнв- 
но-оздо- ревите- 
явного плава
ния

. 1__25X12
300 48

25x12
300 48 25x16

400 64 Габариты за
лов ванн * 
используемых 
инвалидами > устанивлива- 
ются с уметом 
ширины обход
ных дорожек для инв&ли- дов~колясоч
ки ков - 2 м и 
3. 5 м со сто
роны старто
вых тумб и 
раздевалок

- для оз
доровительно- 
го пла
вания i 
купания

16^6x6
100 18

16,6x8
133 24

8 Зал подго
товитель
ных заня
тий

19x9
162

18x9
162

18x9
162

80
 >

 В
ОД

И



ПРЖЛОЖВНХВ It Продолжение
1 г 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12

9 Ванна для 
обучения 
плаванию 
детей

10x6
60 20

Ю хб
60 20

Юхб
60 20

10 Помещения 
культурно-  
спортивных 
и гр , д етс
кие игро
вые ком
наты

-  билли
ардная

- 30 4 - 60 8 - 90 12

-  помеще
ния для 
игры в 
шахматы, 
я а кки ; 
настоль
ный тен 
нис

2 4Q 16 3 60 24 4 80 36

-  детские  
игровые 
комнаты ,

— 60 15 * 60 15 120 30

Б. Открытые плоскостные спортивные сооружения

1 Поле для 
футбола

4 7726 22 1 7726 22 ...... 1___ 7726 22
112x69 112x89 112x69

ИТОН 4. 08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ И. окончание
1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Площадки
спортивных
игр:

-  для ми
н и -ф у т- 
б о л а , 
хо к кея

61*30
1830 18 _ -2 L _

61x30
3660 36 __3— .

61X30
5490 48

-  д ля  р у ч 
ного  мя
ча

43x22
848 22

43x22
946 22 43X22

1892 44

- д л я  т е н 
ниса

— 3—  
36x18

1844 18
36x18

3240 30 _ .JL _
38x18

3888 36

-  д л я  в о 
л ей б о л а , 
б а с к е т 
бола

- J 2 . -
28X16

898 48
28x16

1344 72 4—»шт
28x16

1792 96

-  для б а д 
минтона

—
15x8

360 24
15x8

600 40 15x8
720 46

_ л л в iiu ш 1 ап 24 210 _  a~ 280 48|ЦЛл ПА
ст о л ь н о 
го  т е н 
ниса

7 ,8 x 4 ,5
----- 6-----
7 ,8 x 4 ,5

OU 7 ,8x 4 ,5

Итого 13844 178 17728 252 21790 342

*  > n p n v i i u v a w i w e i a f c r i ' u »  Д Л И  з а н я т и и  И Н И а Л И Д О » ,  и * » "  ---------------- - л л п » л г и 1 Г «  л п л ^ л д и л л т »

открытых специализированных сооружений для инвалидов состав, габариты, пропускную способность 
сооружений рекомендуется определять в соответствии с приложением 6 настоящих норм.

* * )  ЕПС -  единовременная пропускная способность сооружения.

МГСН 4. 08-97



ПРЯЯОВВНКВ 12. Справочное
ориентировочные составы сооружений физкультурно-рекреационных комплексов

N Наимено
вание

сооруже-
ния

Показатели сооружений при численности населения
(тыс. чел. >

муниципального района Примеча
ние

30-50 51-70 7 1-80

КОЛ-но пло-
кадь
<м*>

впс*>
<чел. )

Еол~ао Пло ЕПС*) Пло ЕПС*) 
(чел. >Размеры

<м)
Размеры

(м )
щадь
<м«>

(чел. > Размеры
(м>

щадь
<М2)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 U  " 12 ~ ~
А. Открытые плоскостные сооружай(ИЯ —— — -

1 Площадки 
спортив
ных игр:

-  для ми -1_ 1830 18 2 3680 36 ... ,.,2__ 3660 за
ни-фут
бола у 
хоккея. 
Фигур
ного 
катания

61x30 61X30 61x30

-  для 
тенниса

2 1296 12 э 1944 18 2592 24
36x18 36x18 38x18

-  для во
лейбола, 
ринго

2 896 48 3 1344 72 — 4 1792 96
26x16 28x18 28x16

ИГС8 4. 06-97



ПРИЛОЖЕНИИ 12. Продолжение

1 г 3 4 5 е 7 в в Ю U 12

-  для го
родков 30x15

450 12
30x15

450 12 ... Z — 
80x15

900 24

-  дня бад
минтона 15x8

360 24
15x8

480 32
15*8

720 46

Итого 4832 114

_________

7878 170 9684 228

Б. Детский физкультурно-рекреационный городок

1 Физкуль
турно-
игровой
комплекс 200 15 300 20 400 25

г Полоса
препят
ствий

6x80
480 4 Л __

8x80
480 4

6x80
480 4

3 Площадки 
рекреаци
онных игр

-  для кро
кета 11x5

55 6
11x5

110 12 . i--3 
11x5

165 18

МП® 4. 08-87



ПРЯЛОЖВНКВ 12. Продолжение

1 2 3 4 5 8 7 6 8 10 11 12

-  АЛЯ
кеглей

2 дорож
ки

32 4 3 дорож
ки

46 6 4 дорож
ки

64 6

-  для 2 400 8 3 800 12 А 800 16
мини-
тенниса

20x10 20x10 20x10

-  комбини- — 1.. 448 18 2 888 36 з 1344 54
рованная 
для во
лейбола, 
ринго, 
бадмин
тона

28x16 28x16 28X16

-  для лап 1 1000 12 _ 1 1000 12 1 1000 12
ты, под
вижных 
игр

40X25 40x25 40x25

4 скейтпарк 800 25 1000 32 1200 40 Скейтпарх 
проектиру
ется в со
ставе пло
щадки фри
стайла, 
трассы для 
слалома, 
чаши для 
трюков

Итого 3415 82 4434 134 5453 177
- .... . — ............

М
ГСН 4.08-97



ПРИЛОЖЕНИЕ 12, Продолжение

T j  l  1 3 4 5 в 7 8 1 8_______ 1_______ 10 11 12
В. Трассы

1

г

1

Трасса
оздорови
тельного
бега
(лыжнаятрасса):
- 1000 м
- 3000 м
- 5000 и

Кроссовая
трасса:
~ вое н 1 . .. . i_______

Состав и 
длина трасс 
уточняются 
с учетом 
величины 
парка, до
пустимых 
нагрузок на 
рекреацион
ные терри
тории

1
Г. Рекреационный бассейн

1 Открытый плава
тельный 
бассейн 
с ванной

1-------
160 32 240 48 зво 72 Рекоменду

ется проек
тировать 
бассейн с ванной про
извольных 
очертаний



ПРКЛОЖКНКВ 12. продолжение

1 2 4 5 6 ? 8 9 10 11 12

д. Пункт обучения плаванию на открытом водоеме

1 Сборно-
разборный
наплавной
бассейн:

-  ванна 1 250 35 1 250 35 1 250 35

Проектиру
ется ПРИ 
наличии 
акватории, 
пригодной 
для плава
ниядля пла

вания
25x10 25x10 25x10

-  детская —.А.....- 75 18 1 ... 75 18 1 ....„ 75 18
ванна 12,5хв 1 2 | 5x8 12,5x6

В. Здания (павильоны) Физкультурно-оздоровительного *t вспомогательного назначения

i Вестибюль* 
грелка 
катка мас
сового ка 
тания

100 150 200

а

3

Лыжная 
база от 
100 пар 
лыж

Биллиард
ная ВО 8 90 12 120 16

Вместимость 
базы опре
деляется в 
зависимости 
от длины 
трасс

Z6
-B

0



ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Окончание

1 2 3 4 5 в 7 6 9 10 11 12

4

5 

в

Помещение
хореогра
фии

Помещение 
настоль
ных игр
Помещение 
тренажер
ной тех
ники

9x9
61

60

50

24

1 144

00

75

25

36

1 225

120

100

35

48

Для отрабо
тки элемен
тов в фигу
рном ката
нии

12x12 15x15

7 Раздеваль Вместимость и площади определяются заданием ка проектирование
ные откры или проектом
тых соору

- ___

жений

#> ЕПС -  единовременная пропускная способность сооружения

МГСН 4. 08-97



ЛШОХ1НХЕ 13, Справочное

Ориентировочный состав сооружений отделений детсконюнояесжиж спортивных * ш
(группы начальной подготовки)

N Отделение 
по виду 
спорта

Наименование
сооружения

К а а т е в х в а
Размеры

<м>

Пло
щадь
(м*>

Вдмно- 
времен 
ная 
пропу
скная 
способ
ность 
<чел. )

Примечание

1 2 3 4 5 в 7

1 Баскетбол
или
волейбол

1, Игровой вал
30x15

450 25

2. Тренажерный зал ОТ 100 20 Минимальная сетка  
опор 6x6 м

2 Борьба 1. Специализированный 
зал борьбы

- Л —
30x15

450 23

2, Тренажерный зал J U от 100 20 Минимальная сетка  
опор 6x6 м

НГСН 4
.0

8
-9

7



ПРНДОЖВНКВ la Продолжение

г г 3 4 5 6
--------------- —

7

3 Бадминтон 1. Игровой зал ....Л....
36x18

648 18

2. Открытые площадки 
для бадминтона 1SX8

460 16

4 Легкая
атлетика

1. Открытое легкоатлети
ческое ядро с беговой 
дорожкой 400 м, сектора
ми для прыжков в длину 
и высоту

__ -1....
186x00

18740 80

2. Тренажерный зал л и от 150 30 Минимальная сетка  
опор 6x6 м

5 Бокс 1. Специализированный 
зал

л и от 280 20

2. Тренажерный зал ли от 160 Минимальная сетка  
опор 6x6 м

в Плавание 1. Крытый плавательный 
бассейн о  ванной спор
тивного плавания

1
25X16

400 46

2, Зал подготовительных 
занятий

~Л1—  
24X12

288 20

ИГСН 4.№-97



ПРИЛОЖЕНИЙ 13. Окончание

1 г 3 4 5 8 7

7 Настольный
теннис

1. Специализированный 
зал - ь

450 46 Минимальная сетка 
опор бхб м

8 Фигурное
катание

1. Площадка для хоккея 
с лайбой

*JL—
61x30

1830 61

2. Зал хореографии
12x12

144 20

9 Теннис 1. Игровой зал _
36x18

2592 24

2, Открытые площадки 
для тенниса 36x18

2592 24

10 Футбол ~ 
хоккей

1. Футбольное поле _ Х _
100,80

6000 28

2. Футбольный городок
4 -

400 10

;

3. Тренаяерный зал от 100 20 Минимальная сетка  
опор 6x6 м

Примечание:
На участках отделений баскетбола, борьбы, бокса, плавания, настольного тенниса рекомендуется 
размещать 1-2 комбинированные площадки для баскетбола, волейбола 30x18 м.

«ГСП 4*ОЭ’--97



ПРЯЛОЮШШ 14. Справочное
Ориентировочные составы саортсооруженнЙ специаям зированных любительских клубов

N Специализа
ция по виду 

спорта

Наименование
сооружения

Еоланастао
Размеры

(м)

Пло
щадь
См»)

Едино-  
времен
ная
пропу
скная
способ
ность 
(чел. )

Примечание

1 г 3 4 5 6 7

1 Атлетичес
кая гим
настика

1. Открытая игровая 
площадка

2, Специализированный 
зал

-JLdL
24x12

288-
576

ОТ 160

12-24

36 Минимальная сетка 
опор 6x6 м

2 Аэробика
(иейпинг)

X. Открытая игровая 
площадка*) 24X12

288-
576

12-24

2. Специализированный 
зал 15x12

18Q 15

3 Бадминтон 1. Открытая игровая 
площадка 15x5

360 18

2. Павильон-раздевалка 80-100

ИГСН 4
,0

8
-9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14* Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

4 Биллиард 1. Специализированный от 180 25 Минимальная сетка
зал - опор 6x6 м

5 Борьба и 1- Открытая площадка*) - l s Z - 288 - 12-24
восточные
вдинобор-

24x12 578

ства 2. Специализированный 
зал 24x15

360 30

в Оздорови 1. Открытая игровая -Isa.... 288- 12-24
тельный
бег

площадка*) 24x12 576

2. Трасса оздорови
тельного бега  
длиной от 500 н

12-24

3. Павильоны- 1 8 0 - - Предуематривается
раздевалки 100 при размещении на 

отдельном участке

7 Моржевание 1, Наплавной l 187 ,5 30 В составе аквато
бассейн 25x7,5 рии водоема

2. Площадка 
тренажеров

100 30

3* Павильон- 1 80- В случае размеще
раздевалка 100 ния на отдельном 

участке

«ГСН 4*. 08-97



ШШОЖВНХВ 14. Окончание

X 2 3 4 S 6
------------------------- --------------- !

7

в Теннис 1. Площадка для тенниса —*2—  
36x18

1296 12

2. Теннисная стенка ..-.2__
16x12

364 6

3. Павильон-раздевалка 60-
100

- Предусматривается 
при размещении на 
отдельном участке

9 Мини-футбол 1. Площадка для 
мини-футбола

__2__
36x16

1296 16 Может быть преду
смотрена площадка 
с габаритами 
40x20 м

2, Павильон-раздевалка 60-
100

Предусматривается 
при размещении на 
отдельном участке

*> Открытая площадка включается в состав сооружений при достаточной величине участка.

l
b
-
ВС

Г*
 H

3J
W



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 5 . Р е к о м е н д у е м о е

Функциональная структура зданий Физркультурно-оздоровительных учреждений

Наименование Функциональные группы помещений

Основные
помещении

Вспомога
тельные
помещения

Помещения
сопутствующих
видов
обслуживания

Помещения
администра
тивно-хозяй
ственного
назначения

1 2 3 4 5 е

г Сооружении, при
ближенные к жилью

Помещении дли 1 
физкультурно- 
оздоровитель
ных занятий

Помещения са
нитарно-гиги
енического  
назначения, 
отдыха

- Кладовая

2 Физкультурно-оздо
ровительные клубы 
микрорайонов

Залы и поме
щения для 
физкультурно- 
оздоровитель
ных занятий, 
бассейн с 
ванной для 
физкультурно- 
оздоровитель
ных занятий

Помещения са
нитарно-гиги 
енического  
назначения, 
отдыха, ин
структорские

Клубные комнаты Кабинет дирек
тора , помеще
ния хозяйст
венного назна
чения

У 
HD
JM



ПРНЛОЖВНКВ 15. Продолжение

1 2 3 4 5 6

3 Физкультурно-оздо- Универсальные Помещения са Медкко-вос- Помещения
ровитеяыше центры специализиро- нитарно-гиги становитедь- администрации»
муниципальных рай- ванные спор* енического ный центр. помещения хо
онов тинные залы» назначения» методический зяйственного

помещения для отдыха, ин центр, клуб назначения»
фиэхультурно- структорские, ные комнаты» бытовые
оэдорователь- помещения помещения помещения
них занятий. питания культурно-
бассейны с спортивных
ваннами для игр, помеще
физкультурно- ния культур
оздоровитель но-досугового
ных занятий назначения,
н обучения помещения
плеванию битового об

служивания

4 Отделение детсхо- Универсальные Помещения са Помещения Кабинет
спортивных ихол и специализи нитарно-гиги медицинского директора,

рованные енического назначения» помещения
спортивные назначения» методический хозяйственного
залы» бассей методический кабинет назначения,
ны с ваннами кабинет бытовые
для физкуль помещения
турно-спор
тивных за
нятий

НГСЯ 4. 08-97



пр ялоквнхе 15. окончание

1 2 3 4 5 6

5 Комплексы физ
культурно-рек
реационных со
оружений

Залы и поме
щения для 
физкультурно- 
оздоровитель
ных занятий» 
открытые бас
сейны» нап
лавные сбор
но-разборные 
бассейны

Помещения са
нитарно-гиги 
енического  
назначения, 
отдыха, 
питания, ин
структорские

Помещения 
медицинского 
назначения, 
пункты прока
та  инвентаря, 
бытового об
служивания, 
культурно- 
спортивных 
и гр

Помещения 
администрации, 
бытовые 
помещения, 
помещения хо
зяйственного  
назначения

в Специализиро
ванные люби
тельские спор
тивные клубы

Специализиро
ванные спор
тивные залы» 
наплавной 
сборно
разборный 
бассейн

Помещения са
нитарно-гиги
енического  
назначения, 
отдыха, 
питания, ин
структорские

Помещения
медицинского
назначения,
клубные
комнаты

Помещения 
администрации, 
хозяйственного  
назначения, 
бытовые
помещения



ЛР КЛ О Ш П  16w Рекомендуемое

Варианты тамацаяня функциональных блоков *накультурио-оэдоровитольиых учреждений
а я м н х  зданиях

и Наименование блока, 
помещения

Технологические 
габаритыа м

Варианты размещения

Прист
роен
ные к 
хилым 
зда
ниям

В цо
кольных 
этажах 
прист
роенных 
к хилым 
домам 
поме
щений

В под
земных 
этажах 
прист
роенных 
к жилым 
домам 
поме
щений

Встро
енные 
в ниж
ние 
этажи 
жилых 
зданий

В цо
коль
ных 
эта
жах 
жилых 
зда
ний

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Универсальные спортивные 42(45>х24<18>; + _
валы

36x16) h®6 + - — -

г Специализированные физ
культурно-оздоровитель
ные залы:

- спортивных игр 30X16; hs7 - - + -

-  ОФП с элементами 24X 16(12 ,8 ); •V + « +

„„

спортигр h £ 4 ,8

М
ГСН 4



X 2 3

-  ритмической гимнастики, 
хореографии, женской 
гимнастики

18X18;

15x15;

12x12; h = 3 ,9

-  борьбы 24x15; h s 4 ,0

-  элементов борьбы 1 8 x 1 5 (1 2 ,9 ) ;  
h = 3 ,9

3 Помещения физкультурно- 
оздоровительных занятий:

-  настольного тенниса 6x4 (н а  1 стол) 
h = 2 ,7

-  занятий с использова
нием тренажерной 
техники

от 25 м2 ; и з  рас
чета 4 ,5 - 8 , 0  м2 
на каждый вид 
оборудования;
Ь = 3 ,9

4 Специализированные залы 
для инвалидов:

-  настольного тенниса для 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного  
аппарата

15x9; h = 2 ,7

ПРИЛОЖЕНИЙ 16. Продолжение

4 5 6 7 8

+ + - 4* 4

4 + - 4 4-

4 4 - 4- 4

4 + - 4 +

+ 4 — 4- 4

+ 4 - 4 4

4 4 4 +

+ - - 4* -

1Ь
~В

О
тЪ

 
H

3J
W



ПРНЛОЖВНЖВ 1В. Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8

-  шоу-дауна для инвалидов 1 2 ,0 ; h = 4 ,0 + . _ +
с дефектами зрения

-  ЛФК (в  составе медико- ОТ 36 м» + - -
восстановительного
блока)

-  занятий с использова- от 25 м» из + - - •f -
нием тренажеров расчета 6 ,5  и» 

на каждый вид 
оборудования

5 Крытые плавательные 
бассейны с ваннами:

-  спортивно-оздоровитель 2 5x 1 2 (1 6 ); + - - - _
ного плавания, оздоро
вительного плавания 1 6 ,6 x 6 (6 );  

в залах h = 5 ,4
+ - - - -

-  детской, для обучения 1 2 ,5 x 6 (8 ); + —
плаванию

10x6(8>? 
в залах h = 4

+ - - -

6 Помещения культурно- 
спортивных игр

h “ 2 ,7 + + + +

7 Детские игровые залы h -  4 ,0

— г- ■...  1 )

+ - - -

М
ГСИ 4

.0
8

-9
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ПРМОХВНЖК 18. Окончание

1 2 3 4 5 е 7 6

8 Вспомогательны© 
помещения залов

Н а 2 ,7 + * •f + т

! 9 Вспомогательные 
помещения бассейнов

h а 2 ,7 + + , + + +

10 Вспомогательные 
помещения открытых 
плоскостных сооружений

h =: 2 ,7 + 4- +



ПРИЛ01КНН* 17. Рекомендуемое

Размер»I. единовременная пропускная способность» рекомендуете варианты использования 
«срытых спортивных сооружений, предназначенных дня занятий инвалидов 

и других категорий населения

К Наименование
сооружения

Размеры (м) ЕПС (чел. > Рекомендуемые варианты
U ЛПАПЬ.КкАПЯ Ull II

Длина Кирина Высота
ИСиОЛВЭО0€1п|К||

1 2 3 4 5 в 7

1 Универсальный 42 24 8 24(12 ) Занятия инвалидов с
игровой зал ПОДА: баскетбол на ко

лясках, волейбол сидя, 
квадрегби, теннис, бас
кетбол, волейбол; инва
лидов с ДЭ: ролингбол 
(для зала 36x18 и)

2 зал спортивных 30 18 7 24(10 ) Занятия инвалидов с
ИГР ПОДА: волейбол сидя, 

квадрегби; инвалидов 
с ДЗ: голбол, торбол

3 Зал обкефизичес- 24 15-12 4 ,8 20(10) Элементы гимнастики,
хой подготовки

15-12
элементы спортивных

18 4 ,8 20(10 ) игр для всех категорий 
инвалидов

4 Зал аэробики, 
женской оздоро

18 18 3 ,0 25 Занятия инвалидов с 
ДС, ДЗ

вительной гим
настики! хорео
графии

15 15 3 ,0 15

М
ГСН 4.0В

-Р
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ПРИЛОЖЕНИЯ 17. Окончание

1 2 3 4 5 6 7
5 Зал борьбы 15 12 4 ,0 10 Занятия борьбой инвали

дов с ДС, ДЗ
6 Помежение трена» Из расчета б 5 м2 на 3 ,9 Занятия инвалидов всехжерной техники 1 чел. единовременной категорий

Крытые плаватель»
пропускной способности

7
ныв бассейны:

*  с ванной слор- 25 16 5 ,4 64< 32 ) Занятия инвалидов всехтивно-оздорови» 
тельного плава» 
ния глубиной 
1 ,8 -2 *05  м

25 12 5 ,4

категорий

48 (24 )

-  с ванной оздо 16,8 8 5 ,4 -4 ,8 24(12 ) и _
ровительного 
плавания глуби
ной I. 8-2. 05 м

-  с ванной для 12. 5 6 3 ,0 20<10) Обучение плаванию
обучения пла детей-инвалидов
ванию глубиной 
0. 8-1. 35 м 12. 5 8 3 ,0 2 0 (10 )

всех категорий

Примечания:
1. Приводятся параметры задов и бассейнов, рекомендуемые для учреждений массовых типов.
2. ЕПС -  единовременная пропускная способность сооружений,
3. В скобках указывается единовременная пропускная способность сооружения при занятиях инвалидов,

использующих кресла-коляски.
4. Инвалиды с ПОДА -  с поражением опорно»двигательного аппарата; ДЗ -  с дефектом зрения;

ДС -  с дефектом слуха.
5. Требования к планировочной организации, оборудованию и отделке залов и бассейнов следует принимать 

на основании ВН-62-91 и настоящих норм.

«ГСН 4*08-97



ПРШГОЖКНКВ 18. Рекомендуемое

Плодадь раздевальных бассейнов* валов* открытых сооружений 
для инвалидов различных групп

Наименование сооружения Для инвалидов * 
не использующих 
кресла-коляски 

(м */чея. )

Для инвалидов, 
использующих 

кресла-коляски 
(м*/чел. )

1 2 3

А. раздевальные басоейна

1. Места для переодевания* шкафы для 
хранения одежды» мойки для ног

а ) при ванне Физкультурно-оздоровитель
ного плавания:

-  с залом подготовительных занятий 2 ,5 4 ,5

-  без зала подготовительных занятий 2» 1 3 ,0

б) при ванне для обучения плаванию 
детей до 10 лет 2 ,8 3 .8

В. Раздевальные залов и открытых сооружений

1, С хранением одежды на крючках или 
в охраняемом гардеробе 1*7 1 2 ,1

2. С хранением одежды в шкафах 2*1 3 ,8

«ГСП 4
.0

8
-9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Окончание

1 2 3

В Индивидуальные кабины для переодевания 1 , 5 - 2 , 0 4 , 0 - 5 , 0

Г. Семейные раздевальни для инвалидов 
с сопровождением

-
б>0~8,0

Д. Помещения охраняемого гардероба 0 ,5 0 ,5

К. Зона для хранения колясок - 0 ,8

примечание:
Для раздевальных на 40 человек и более допускается сохранение площади на 10-15%.

МГСН 4.08-97



ПР1Л0ХВНЖВ 19. Рекомендуемо*

Рекомендуемая состав тэмеяевия н моквда медико-восстановнтельиого центр*

Н Наименование помещения Площадь <м»)

1 2 3

1 Кабинет врача*) 14*16

2 Ожидальная 8-12

3 Процедурная*) 12

4 Кабинет злектросветолечемия*) 7*6 на 1 кужетку

5 Помещение для обработки прокладок 8

в Кабинет рефлексотерапии*) 7-8 на 1 процедурное место

7 Кабинет механотерапии*) 58

8 Проведение тестов с Физической нагрузкой 20

9 Кабинет л«К для малогрупповых я индиви
дуальных занятий*) 38-88

-  с кладовой инвентаря 8-9

10 Кабинет психологической разгрузки*) 18-25

МГСН 4



ПРНЛОЖВНЖЕ 18. Окончание

1 2 3

11 Душевой вал:

кафедра на 5 душевых установок*> 2 5 -30

раздевальная при зал е*) 12-14

насосная кафедры 16

12 Подводный душ-массах:

комната в ванной*) 20-22 на 1 процедурное место

кабина для переодевания*) 4 ,0  на 1 процедурное место

13 Санузлы:

обычный 6

совмещенный для инвалидов-опорников*) 4 -5

14 Комната обслуживающего персонала 12-15

15 Комната грязного белья и уборочного
инвентаря 4

* )  Площадь помещений дается с учетом их использования инвалидами, передвигающимися 
на колясках.

Примечание:
Количество кушеток в кабинете электросветолечения, процедурных мест в кабинетах  
рефлексотерапии, подводного душа» массажа определяется заданием на проектирование.

М
ГСН 4

*08
—97
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