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ЫМ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Работа содержит схемы автоматического регулирования коэффициента 

трансформации трансформаторов под нагрузкой.

Схемы разработаны применительно к трансформаторам (автотрансформаторам, 

линейным регуляторам) о трехфазными и однофазными, с однотипными и разнотип

ными устройствами РПН как отечественного, так и зарубежного производства.

Схемы выполнены для подстанций с раздельно работающими трансформаторами 

(индивидуальное регулирование) и параллельно включенными трансформаторами 

(групповое регулирование).

Схемы разработаны применительно к приводам типов ПДД-ЧУ (СССР),

МАК-1 (СССР), Ш -4 (НРБ), EM-I (ГДР).

В работе приведены также схемы низковольтных комплектных устройств (НКУ) 

автоматического регулирования коэффициента трансформации, которые являются 

заданием щитостроительным заводам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
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