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ЕМЗ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

ТИП УП

DRDB

На 2-х листах 
На 3-х станицах 
Страница I

АВГУСТ

1982

ФАСАД 1-6

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но
мер Наименование 'Площадь

м2
I Помещение связи и службы 

релейной защиты
16,4

2 Помещение ремонтно-эксп
луатационного персонала 11,87

3 Помещение панелей 51,0
4 Тамбур 4,1

строительство домов под ключ

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html
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ОНЦШОДСТАНЩШНШ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
ЕМЗ КСМШЕЕКШОЙ ПОСТАВКИ 

ТИП УП

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-304

Лист I 
Страница 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКГЕМСТИКА

Общеподотанционннй пункт управления тип УП предназначается для сетевых подстанций с

высшим напряжением Н О  жВ«
ОПУ предусмотрено для размещения в нем панелей управления, защиты и автоматики до 36 

штук, TtnnAwgtt собственных нужд переменного тока - до 5 штук, выпрямительных устройств,

щитков освещения, отопления я подогрева, 
оперативного я ремонтного персонала.

аппаратуры связи, а также для местонахождения

Р2ВА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ H5U А ОТДЕЛКА
фундамента - свайные но серии НАРУЖНАЯ

7009, вариант - буронабивнне сваи Стеновые панели снаружи окрашиваются
Стены - сборные железобетонные красками светлых тонов;
ребристые трехслойные самонесущие ребра окрашиваются красками темных
по серии 7009; типоразмеров - 4 тонов

Перегородки - кирпичные ВНУТРЕННЯЯ

Плиты покрытия - сборные железо- Штукатурка, окраска

бетонные по серии 7009; типоразмеров - I C3G А ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Кровля - рулонная четырехслойная Отопление - электрическое

Поды - релин, цемент, мозаичный Вентиляция - естественная

Двери - деревянные по ГОСТ Электроснабжение - напряжением

14624-69; типоразмеров - 2 380/220 вольт от щита собственных нужд

Наибольшая масса монтажного элемента 
(кровельная панель) - 4 т

Электроосвещение - люминесцентное

I30B СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 15 Ж О / м ?
0,45 кПа

Л 3 N В ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - ■*50 Ж р / x S t
1,5 кПа

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - вторая

HIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -

ВОЗДУХА - минус 20, 30, 40°с обычные

32В]) КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР - I; П; Ш; ГУ.
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ОБЩБПОДСТАНЦИОННЫЙ ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БМЗ 
КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ 

ТИП УП

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-304

Лист 2 
Страница 3

Наименование Всего
Удельный
показа
тель

Наименование Всего
Удельный
показа
тель

V1IA 
VIIВ

YIIU

VIIR

VIIY

ViJX
Y1JF
YiJK

Y1JY

ViKX
V1KB

СТОИМОСТЬ
Общая сметная стой- тыс. 13,15 
мость руб.
в том числе: 
строительно-монтаж
ных работ то же 13,15

Стоимость строи
тельно-монтажных 
работ на I м3 стро- dvk 
ительного объема у  '
Стоимость общая на " 
расчетный показатель 
ТРУДОЕМКОСТЬ
Построечные тру- чел. 422,1
новые затраты» дн.
То же, на X м3 
строительного объе
ма то же -
То же, на расчет
ный показатель "
РАСХОДЫ
Расход строитель
ных материалов
Йемент т 18,3
емент,приведенный 

к М 40б ? " 18,1
То же, на I гг 
общей площади "
Сталь • 6,36
Сталь, приведенная 
к классам A-I и 
С38/23

V4KA ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
V4KH Расход

То же, иа расчетный 
показатель ",
Бетон и железобетон ы 
в том числе; 
монолитный "
СбОРНЫЙ о "
То жеГна I м2 об-
Seft площади ",
есоматеоиалы м°

Лесоматериалы, при
веденные х кругло
му лесу 
Кирпич тыс.

шт.

7,75

52,9
13,6
39,3

2,0

3,9

26,73
157,67

0 ,8 6

5,06

0,26

0,09

0,72

Тепла
на отопление ккая/ч 

кВт

Тепла на отоп- То же 
ление I м? об
щей площади

II200
13

134,29
0,156

Y4KK Потребная элект
рическая мощность кВт 15 
ТЕШИЧЕСЮ® ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G3NB Объем строитель- ,
ный здания м3 492,0 -

YINP Объем строитель
ный на расчетный 
показатель "о

G50C Площадь застройки ьг 103,0
G30B Общая площадь " 83,4
V10K Общая площадь на 

расчетный пока
затель "

5,90

1,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
Здание ОПУ тип УП запроектировано из элементов БМЗ комплектной поставки, разработанных 

предприятием Энерготехпром. За расчетный показатеда. принят I № • общей площади.
&7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I - Архитектурно-строительные решения 
Конструкции железобетонные 
Отопление и вентиляция 
Электрооборудование и электроосвещение 

Альбом П - Сметы
Объем проектннх материалов, приведенных к формату II - III форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА Северо-Западное отделение института Энергосетьпроект,
193036. Лешшгоад. Невский прДП/З

67НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден и введен в действие ВГПИ и НИИ "Энергосетьпроект" протокол № 48а 
от 23.06.81г. Срок действия -1987 г.

Ь?КА ПОСТАНЦИК ЕГПИ и НИИ "Энергосетьпроект"
107844, г.Мооква, Б-5, 2-ая Бауманская ул.,7

Катал. л .№Типовой проект 407-3-304

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852309.htm

