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ЦИТП
СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ШКАФОВ КРУ И 
КРУН 6-10 кВ ПС ЭНЕРГОСИСТЕМ НА ПОСТОЯННОМ И 
ВЫПРЯМЛЕННОМ ОПЕРАТИВНОМ ТОКЕ
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Работа содержит схемы разверток шкафов КРУ (КРУН) 6-10 кВ, которые по 
разновядвостя охватывает Все типы присоединений на стороне 6-10 кВ 
подстанций 110*500 кВ энергосистем на постоянной я выпрямленном опера
тивном тока со щитом управления. Схемы выполнены с применением новых 
выключателей типов: ВК-10 со встроенным пружинным приводом, ВКЭ-10 со 
встроенным электромагнитным приводом на номинальные токи 630, 1000 я 
1600 А и ВМПЭ-Ю на 3200 А со встроенным электромагнитным приводом.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А ННЫЕ

Работа предназначается для использования при конкретном проектирова
ния и является заданием КРУ-строитедьным заводам.

С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Альбом I . ПЬафы вводов, секционных выключателей, трансформаторов 
напряжения и общеподстанционннх элементов.

Альбом П. Шкафы линий 6-10 кВ.
Объем проектных материалов, приведенных к формату -604 форматки
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