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ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 0 (6 )  кВ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ 4 0 7 - 3 - 5 8 6 .9 0
(ЗРУ 1 0 -6 х Г 8 -Ж Б -3 6 -1 -К Э -Р ) Страница 2

Э К С П Л И К А Ц И Я  П О М Е Щ Е Н И Й  Э К С П Л И К А Ц И Я  О Б О Р У Д О В А Н И Я

Номер Н аименование
Площадь,

м2 П оз. Н аименование К ол .

Г Р еактор н ы е камеры 8 Г ,0 Г Т окоограничиваю щ ие р еа к тор ы  10  кВ 6
2 Помещение РУ 1 0 (6 )  кВ П 6 , 4 2 Шкафы КРУ Г 0 (6 )  кВ
3 К а б ел ь н ое  помещ ение И 4 ,Г

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В р а б о т е  п р и в ед ен а  п р о е к т н а я  д окум ен тац и я  здан и я  ЗРУ 1 0 ( 6 )  кВ  с  кабельны м  этаж ом  и 

реакторны м и  к а м ер а м и . З дание ЗРУ вы полнено двухэтаж ны м и з с б о р н о г о  ж е л е з о б е т о н а  длиной  
1 8  м п р о л е т о м ,6 x 2  м и в ы со т о й  7 , 7  м  над отм етк ой  планировки  и п р ед н а зн а ч ен о  д л я  у с т а 
н ов к и  шкафов КРУ д в у х с т о р о н н е г о  обслуж иван ия  сер и и  K -IQ 4 , и згот а в л и в а ем ы х  М осковски м  
з а в о д о м  "Э л ек тр ощ и т" М инэнерго СССР, и сер и й  КМ-1м и КМ-Гф, и згот а в л и в а ем ы х  за в ода м и  
М и н эл ек тр отех п р ом а  СССР, а  такж е токоограничиваю щ их б етон н ы х  р е а к т о р о в  п р о и з в о д с т в а  
Р и ж ск ого  оп ы тн о го  з а в о д а  "Э н е р г о а в т о м а т и к а " М инэнерго СССР

ЗРУ п р ед н а зн а ч ен о  д л я  соор у ж ен и я  н а  в ы со т е  д о  1000  м н а д  у р о в н е м  м ор я
D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Фундаменты -  сбор н ы е  ж ел езоб етон н ы е  
с т а к а н н о г о  ти п а  п о  се р и и  I . 0 2 0 - 1 /8 3  
в ы л Л - 1 ,  т и п о р а з м е р о в  -  I
Ф ундаментные бал к и  -  сб ор н ы е  ж е л е з о б е т о н 
ные п о  сер и и  1 .4 1 5 .1 - 2 ,в ы п .1 ,  
т и п о р а з м е р о в  - »  2
Ф ундаментные б л ок и  -  п о  ГОСТ 1 3 5 7 9 -7 8 ,  
т и п о р а з м е р о в  -  2
Колонны -  сбор н ы е  ж ел езоб етон н ы е  п о  сер ии
1 . 0 2 0 -  1 / 8 3 , в ы п .2 - 5 ,  2 - 9 ,  т и п о р а з м е р о в  -  8
Р и гел и  -  сб ор н ы е  ж ел езоб етон н ы е  п о  сер и и
1 . 0 2 0 -  1 / 8 3 , в ы п .3 - 1 ,  т и п о р а з м е р о в  -  2
Стены -  панельны е и з  я ч е и с т о г о  б е т о н а  
п о  сер и и  1 . 0 3 0 . 1 - I ,  вы п, 0 - 1 ,  0 - 3 ,  
т и п о р а з м е р о в  -  5
П окры тие -  сбор н ы е  ж ел езоб етон н ы е  плиты 
п о  сер и и  1 . 0 4 1 . 1 - 3 ,в ы п . 1 ,6 ,  ти п о р а з м е 
р о в  -  2
К ровля  -  и з  4 - х  с л о е в  р у б е р о и д а  н а  б и ту м 
н ой  м а сти к е  с  защитным сл о е м  г р а в и я
У теп л и тел ь  -  плитный и з  я ч е и с т о г о  б е т о н а  
ср е д н е й  п л о т н о с т и  о  =  4 0 0  к г /м 3 п о  
ГОСТ 5 7 4 2 -7 6
Полы -  б етон н ы е  с  ж елезн ен и ем  
П е р егор од к и  -  кирпичные
Д вери  -  д ер ев я н н ы е  п о  ГОСТ 2 4 6 9 8 -8 1 ,  
т и п о р а з м е р о в  -  2

аибольш ая м а с с а  м он таж н ого  э л е м е н т а  
к о л о н н а ) -  3 , 9  т

H5UA ОТДЕЛКА
Наружная -  расш и вка  ш вов н анел ей
В н утренн яя  -  з а т и р к а  с т е н ,  к л е е в а я  

о к р а с к а

C3QA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
О топление -  э л е к т р о п е ч и  ти п а  ПЭТ-4
В ентиляция -  авари й н ая  вытяжная и 
п р и точ н ая  с  м еха н и чески м  побуж дением
Э л ек тр оосвещ ен и я  -  лампами накаливания
Э л ектросн абж ен и е -  о т  щ ита со б ст в е н н ы х  
нужд п о д ст а н ц и й , напряж ение 3 8 0 /2 2 0  В

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ -  
0 .4 8  кПа 
4 8 0  к г с /м 2

R2C0 СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ -  в т о р а я

WIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  
минус 2 0 , 3 0 ,  4 0  °С

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО 
ПОКРОВА -  0 . 7  1 , 0  1 .5  кПа

70 ’ ЮО ’150 кгс/м2
G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР -  

IB , П, Ш

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -  обычные 

02М0 СЕЙСМИЧНОСТЬ -  6  б а л л ов

VIMA ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ

г.зос

Накмеяоваяне показателей Код

Типовая проектная документация

Всего

Удельные показателя
•

ПримечаниеniI m1
>бшИ плоивши 

па 1 м*
строительного

объема

па
расчетную
единицу

па
1 мял. руб. СМ Г
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ес
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кт

ер
ис

ти
ка

1о
в

— « застройки ХП01 2 3 4 ,5 6 ,7

G30B — « общи ХП02 3 2 3 ,4 9 ,2 4

C3NB
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й,
 м

*

— • Об 11$! Й ХБ01 1760 5 0 ,2 9

В ТОН
числе

подаемной части ХС02

встроенных (бытовых) помещений ХБОЭ

ЦИТП 54 70405
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ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 1 0 (6 )  кВ 
С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ И РЕАКТОРНЫМИ КАМЕРАМИ 

(ЗРУ 1 0 -6 х 1 8 ~ Ж Б -3 6 -1 -К Э -Р )

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 7 - 3 - 5 8 6 .9 0
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

ЗРУ 1 0 ( 6 )  кВ вы полнено п о  принципиальной эл е к т р и ч е ск о й  сх е м е  1 0 ( 6 ) —I  при д в у х р я д 

н ой  у с т а н о в к е  шкафов КРУ и с  у ст а н о в к о й  одинарных токоогран и чиваю щ и х р е а к т о р о в  в  ц еп я х  

в в о д о в  1 0 ( 6 )  кВ

В с о с т а в е  ЗРУ р а з р а б о т а н о  д в а  вари ан та  ком п он овок  с о  шкафами КРУ сер и и  K - I 0 4 -  

н а  ток и  I6 0 0 A  и 2 6 0 0А , и д в а  в а р и а н та  ком п он овок  с о  шкафами КРУ сер и й  КМ-1ф, КМ-1м -  

н а  т о к и  I6 0 0 A  и 3 I5 0 A

Сметы со ст а в л е н ы  в  н орм ах и ц ен ах  1991  г .  д л я  в а р и а н та  ЗРУ с о  шкафами КРУ K -I 0 4  

и  одинарными р еа к тор а м и

Р асчетн ы й  п о к а з а т е л ь  -  I  шкаф КРУ. К ол и ч еств о  р а сч етн ы х  еди н иц  -  35

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
»-
ж•

А льбом  I ПЗ П оясн и тел ьн ая  за п и ск а
0ас

А л ьбом  2 ЭП1 Э л ек тр от ех н и ч еск и е  чертеж и 
(в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  K - I 0 4 )

&X
1

ЭП2 Э л ек тр от ех н и ч еск и е  чертеж и 
(в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  КМ -1м, КМ-1ф)

XX
>х
3

А льбом  3 ACI С тр ои тел ьн ы е чертеж и
(в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  K - I 0 4 )

X
3
г

АС2 С тр оител ьны е чертеж и
(в а р и а н т  с о  шкафами КРУ сер и и  КМ -1м, КМ-1ф)

ОВ О топ л ен и е , вентиляция

А льбом  4 АСИ С тр оител ьны е и здели я

А льбом  5 КМ К он струкц и и  м етал л и чески е

А л ьбом  6 СО Спецификации обор у д ов ан и я «
А льбом  7 вм В ед ом ости  п о т р е б н о ст и  в  м атер и ал ах

о
з

А льбом  8 сд С м етная докум ен тац и я &д
SS
и

Объем п р оек тн ы х  м а т е р и а л о в , приведенны х к  ф ормату А 4 -  7 8 2  ф орматки

В7ВА а в т о р  п р о е к т а  И н сти ту т  "С е в з а п э н е р г о с е т ь п р о е к т "  1 9 3 0 3 6 , Л ен и н град , Н евский п р . , д . Щ / з

В 7Н А  УТВЕРЖ ДЕНИЕ

В 7КА  П О С ТА В Щ И К

У тверж ден и в в е д е н  в  д е й ст в и е  М инэнерго СССР 
п р о т о к о л  о т  0 8 .0 8 .9 1  Л 35
С рок  д е й с т в и я -1 9 9 6  г

У ральский  и н ст и т у т  т и п о в о г о  п р оекти р ован и я  
6 2 0 0 6 2 ,Е к а тер и н б у р г ,у л .Ч ебы ш ев а , 4

Инв.№ Катая, л.№  0 6 5 8 7 6
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