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С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  К А Т А Л О Г  

Ч а с т ь  2

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗД АН И Я  И С О О РУЖ ЕН И Я

4 0 7 -0 3 -5 3 7 .8 9

СССР СХЕМЫ И НИЗКОЮЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ 
ШИН 3 5 -2 2 0  кВ И УРОВ I I 0 -2 2 0  кВ С ОДИНОЧНОЙ 
СЕКЦИОНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ШИН

УДК 6 2 1 .3 1 6 .1 7 2

ЦИТП
ДЕКАБРЬ

1990
ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ЖАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Настоящ ие типовы е материалы для п р оек ти р ов а н и я  предназначены  для прим ене
ния при конкретном  п роек ти р ов ан и и , а также для выдачи задания щ игостроигельны м. 
завод ам  на н и зковол ьтн ы е комплектные у с т р о й с т в а  (НКУ).

Р а бота  содерж и т пояснительную  з а п и ск у , принципиальные и полные схемы р е 
лейной защиты шин 3 5 -2 2 0  кВ и УРОВ 1 1 0 -2 2 0  кВ , а также их НКУ для подстан ц и й  
с  одиночной  секц и он и р ован н ой  си стем ой  шин.

Схемы защиты шин выполнены с и сп ол ьзов ан и ем  реле тока с  насыщающими т р а н с 
форматорами ток а  типа РНТ.

Схемы УРОВ I 1 0 -2 2 0  кВ выполнены в д в у х  в а р и а н та х : с  а в том а ти ч еск ой  п р ов ер 
кой и сп р а в н ости  выключателя и с  и сп ол ьзов ан и ем  р ел е положения "в к л ю ч ен о" выклю
ч а те л я .

Применение разработан н ы х  типовых м а тер и ал ов  п озв ол и т  он и зи ть  т р у д оза тр а ты  
при кон кретн ом  п р оек ти р ован и и  на 70$

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Типовы е м атериалы  для  проекти рован и я  выполнены взам ен Т №  4 0 7 -0 3 -2 6 8

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I  П31 П ояснительная зап и ск а
Альбом 2 Э31 Принципиальные схемы
Альбом 3 П32 П ояснительная зап и ска

Э32 Полные схемы
Альбом 4 ЭЗЗ Н изковольтны е комплектны е у с т р о й с т в а
Объем проектны х м а те р и а л о в , приведенных к  ф орм ату А 4 , -2 9 2  форматки

АВТОР ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

НГПИйНИИ "Э н е р г о с е т ь п р о е к т "
1 0 7 8 4 4 , г .М о с к в а , Б -5 ,  2 -а я  
Б ау м ан ск а я , 7

Утверждены и введены  в д е й ст в и е  
М инэнерго СССР, протоколом  о т  1 5 .0 6 .9 0  № 39 
С рок д е й ст в и я  -  1995 г .

С вер дл овск и й  филиал ЦИТП,
6 2 0 0 6 2 , С в е р д л о в с к , ул .Ч ебы ш ева, 4

Инв. № 

К атал .

24434

064081

ЦИТП 54 70101

реконструкция сооружений

Типовые материалы для проектирования 407-03-537.89

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852763.htm

