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СХЕМЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОДСТАНЦИЙ 
110-220 кВ СО СБОРНЬШ ШИНАМИ СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Работа содержит вновь разработанные типовые принципиальные схемы по релей

ной защите понижавших трансформаторов мощностью 6,3 MBJL и более подстанций 
110-220 кВ со сборными шинами со стороны высшего напряжения и пояснительную 
зашсцу. Применение разработанных схем защит обеспечивает повышение чувстви - 
тельности, быстродействия и эффективности резервирования.

При этом уменьшаются размеры повреждения основного дорогостоящего обору
дования и предотвращается развитие аварии с выходом из строя КРУ 6-10 кВ и пи
тающего трансфорьбтора. Обеспечивается сокращение трудозатрат и повышается 
качество проектирования.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Работа предназначается для использования цри конкретном проектировании и 
является исходной для разработки задания заводу на типовые НКУ.
СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Альбом I - Пояснительная записка
Альбом П - Чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 174 форматки
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УТВЕРЖДЕНИЕ

ПОСТАВЩИК

НПМиНИИ "Энергосетьпроект"
107844. г.Москва, 2-ая Бауманская. 7 
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Типовые проектные решения 407-03-414.87

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294852/4294852801.htm

