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1.14. В сборнике 18 «Отопление -  внутренние устройства»: 
а) в разделе I «Общие положения» пункт 1.18 изложить в следующей 

редакции:
сертификат на оборудование

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
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«1.18. Сметные нормы сборника 18 «Отопление -  внутренние устройства» 
предназначены для определения затрат при выполнении работ по установке 
агрегатов, приборов и устройств систем отопления в жилых, общественных, 
производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий, 
независимо от материалов стен, перекрытий и перегородок, включая:

котлы отопительные теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с 
температурой нагрева воды до 115°С или давлением пара до 0,07 МПа (0,7 
кгс/см2), исключая затраты на установку комплектов приборов автоматизации;

водоподогреватели скоростные поверхностью нагрева одной секции до 30 м2 и 
емкостные вместимостью до 6 м3;

насосы при массе агрегата до 0,75 т, устанавливаемые на внутренних системах 
отопления, водоснабжения и канализации.

Установка котлов, водоподогревателей и насосов более высоких параметров, а 
также установка комплектов приборов автоматизации котельных с отопительными 
котлами теплопроизводительностью до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) определяется по 
соответствующим сборникам ГЭСНм.

При этом установка водоподогревателей и насосов в котельных, 
оборудованных котлами теплопроизводительностью более 1,16 МВт (1 Гкал/ч), с 
температурой воды свыше 115°С или давлением пара более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), 
также определяется по соответствующим ГЭСНм.»
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