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О внесении изменений в методику проведения оценки готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденную приказом 

Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 ноября 2019 г. № 1451 «О внесении изменений в Правила оценки 

готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 46, ст. 6513) п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методику проведения 

оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 

утвержденную приказом Минэнерго России от 27 декабря 2017 г. № 1233 

(зарегистрирован Минюстом России 13 февраля 2018 г., регистрационный № 50026).

Министр А.В. Новак

Департамент оперативного контроля в ТЭК 
Ставская Ольга Иосифовна 

(495) 631-97-10

измерение прочности бетона

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html


УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Минэнерго России 

от «У*1 » (р&6юалз2Ш§ г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в методику проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденную приказом Минэнерго России 

от 27 декабря 2017 г. № 1233

Е В пункте 1.4:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«для субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или 

ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по 

передаче электрической энергии, -  обособленных структурных подразделений 

субъекта электроэнергетики (филиалов) (при их наличии), осуществляющих 

эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства и регулируемую деятельность на 

территориях субъектов Российской Федерации как территориальные сетевые 

организации. В случае отсутствия у субъекта электроэнергетики указанных 

обособленных структурных подразделений (филиалов) объектом оценки является все 

принадлежащие таким субъектам электроэнергетики объекты электросетевого 

хозяйства в комплексе;»;

после абзаца третьего дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«для организации по управлению единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью -  обособленных структурных подразделений субъекта 

электроэнергетики (филиалов), осуществляющих эксплуатацию объектов 

электросетевого хозяйства на территориях одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации, имеющих общие административные границы;»;

абзац четвертый считать абзацем пятым соответственно.

2. Е1ункт 2.2 изложить в следующей редакции:

«2.2. Каждый показатель готовности оценивается Министерством энергетики 

Российской Федерации в зависимости от отклонения фактических значений таких 

показателей от плановых значений из состава информации, предусмотренной



2

пунктами 4, 7, 8 и 18 Правил и (или) требованиями, установленными нормативной 

документацией. Используемая для каждого показателя готовности информация 

приведена в приложении № 1 к настоящей методике.

При расчете показателей готовности, предусмотренных пунктами 8, 10, 39 -  42 

таблицы 1, пунктами 1,3,38 -4 3  таблицы 2 и пунктами 1,3,17 таблицы 3 приложения 

№ 1 к настоящей методике, учитывается, что в случае выполнения ремонта 

(технического обслуживания) единиц оборудования в месяце, предшествующем 

месяцу, в котором запланирован ремонт (техническое обслуживание) этих единиц 

оборудования в календарном годовом графике ремонта (технического

обслуживания), такое выполнение ремонта (технического обслуживания) при расчете 

количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается в месяце, в 

котором планировался ремонт (техническое обслуживание) в календарном годовом 

графике ремонта (технического обслуживания). В случае выполнения ремонта 

(технического обслуживания) единиц оборудования в одном из месяцев, следующих 

за месяцем, в котором запланирован ремонт (техническое обслуживание) этих единиц 

оборудования в календарном годовом графике ремонта (технического

обслуживания), такое выполнение ремонта (технического обслуживания) при расчете 

количества единиц оборудования нарастающим итогом учитывается следующим 

образом:

если ремонт (техническое обслуживание) выполнен (о) в пределах одного 

календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое 

выполнение ремонта (технического обслуживания) учитывается при расчете 

количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором 

проводится расчет показателя условия готовности;

если ремонт (техническое обслуживание) выполнен (о) в пределах одного 

календарного годового графика ремонта (технического обслуживания), но в 

следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в 

январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика 

ремонта (технического обслуживания). Если по результатам указанной оценки 

завершенный календарный годовой график ремонта (технического обслуживания)
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выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода 

количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, 

начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком 

ремонта (технического обслуживания). Если по результатам указанной оценки 

завершенный календарный годовой график ремонта (технического обслуживания) не 

выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода 

количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, 

начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком 

ремонта (технического обслуживания), и данных (запланированное количество и 

фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика 

ремонта (технического обслуживания), по которому имеется невыполнение в 

соответствии с завершенным календарным годовым графиком ремонта (технического 

обслуживания), до фактического выполнения такого ремонта (технического 

обслуживания).

Диапазоны балльной шкалы оценки характеризуют качественную оценку 

выполнения показателей объекта:

«1» - показатель выполнен в полном объеме;

больше «О» и меньше «1» - показатель выполнен частично;

«О» - показатель не выполнен.

В целях принятия решения о готовности и при проведении мониторинга 

готовности определение фактических значений показателей и специализированных 

индикаторов проводится Министерством энергетики Российской Федерации на 

основании данных, полученных в отношении объекта в период с 1 ноября 

предыдущего года до 1 ноября текущего года, а при проведении мониторинга 

готовности за ноябрь - с 1 ноября текущего года (оцениваемый период).

В случае, если после реализации субъектом электроэнергетики разработанных 

им мероприятий по обеспечению выполнения условий готовности в соответствии с 

пунктом 17 Правил, при мониторинге готовности в течение не менее 6 месяцев до 

конца отчетного периода отсутствовали нарушения, с целью недопущения которых 

были разработаны указанные мероприятия, при принятии решения о готовности
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показатели, соответствующие указанным в настоящем пункте условиям готовности, 

считаются выполненными в полном объеме.».

3. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:

«При расчете показателей готовности, предусмотренных пунктами 5 - 6  

таблицы 1 и пунктами 1 - 2  таблицы 2 приложения № 3 к настоящей методике, 

учитывается, что в случае выполнения ремонта (технического обслуживания) единиц 

оборудования в месяце, предшествующем месяцу, в котором запланирован ремонт 

(техническое обслуживание) этих единиц оборудования в календарном годовом 

графике ремонта (технического обслуживания), такое выполнение ремонта 

(технического обслуживания) при расчете количества единиц оборудования 

нарастающим итогом учитывается в месяце, в котором планировался ремонт 

(техническое обслуживание) в календарном годовом графике ремонта (технического 

обслуживания). В случае выполнения ремонта (технического обслуживания) единиц 

оборудования в одном из месяцев, следующих за месяцем, в котором запланирован 

ремонт (техническое обслуживание) этих единиц оборудования в календарном 

годовом графике ремонта (технического обслуживания), такое выполнение ремонта 

(технического обслуживания) при расчете количества единиц оборудования 

нарастающим итогом учитывается следующим образом:

если ремонт (техническое обслуживание) выполнен (о) в пределах одного 

календарного годового графика ремонта и одного оцениваемого периода, то такое 

выполнение ремонта (технического обслуживания) учитывается при расчете 

количества единиц оборудования нарастающим итогом в месяце, в котором 

проводится расчет показателя условия готовности;

если ремонт (техническое обслуживание) выполнен (о) в пределах одного 

календарного годового графика ремонта (технического обслуживания), но в 

следующем оцениваемом периоде, то при расчете показателя условия готовности в 

январе проводится оценка выполнения завершенного календарного годового графика 

ремонта (технического обслуживания). Если по результатам указанной оценки 

завершенный календарный годовой график ремонта (технического обслуживания) 

выполнен в полном объеме, то в следующем месяце оцениваемого периода
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количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, 

начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком 

ремонта (технического обслуживания). Если по результатам указанной оценки 

завершенный календарный годовой график ремонта (технического обслуживания) не 

выполнен в полном объеме, то в следующих месяцах оцениваемого периода 

количество единиц оборудования нарастающим итогом формируется из данных, 

начиная с января в соответствии с начавшимся календарным годовым графиком 

ремонта (технического обслуживания), и данных (запланированное количество и 

фактически выполненное) того месяца завершенного календарного годового графика 

ремонта (технического обслуживания), по которому имеется невыполнение в 

соответствии с завершенным календарным годовым графиком ремонта (технического 

обслуживания), до фактического выполнения такого ремонта (технического 

обслуживания).».

4. Пункт 2.6 дополнить абзацами следующего содержания:

«Для нижеперечисленных групп условий готовности субъектов

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании объектами по производству электрической энергии, устанавливаются 

следующие границы ИВГУ:

группа условий готовности «Техническое состояние» -  0,902;

группа условий готовности «Персонал» -  0,875;

группа условий готовности «Ремонтная деятельность» -  0,938.

Для нижеперечисленных групп условий готовности субъектов

электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном 

основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче 

электрической энергии, устанавливаются следующие границы ИВГУ: 

группа условий готовности «Техническое состояние» -  0,878; 

группа условий готовности «Персонал» -  0,875;

группа условий готовности «Противоаварийная и аварийно-восстановительная 

деятельность» -  0,938;

группа условий готовности «Ремонтная деятельность» -  0,917;
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группа условий готовности «Передача энергии» -  0,837.

В случае если рассчитанное по формуле (2) значение ИВГУ для каждой из 

указанных групп условий готовности равно или превышает указанную в настоящем 

пункте границу, то значение ИВГУ каждой из указанных групп условий готовности 

приравнивается к максимальному из двух значений -  рассчитанному по формуле (2) 

значению ИВГУ или значению, равному 0,950.

Для групп условий готовности, в отношении которых не установлены границы, 

значение ИВГУ приравнивается к значению, рассчитанному по формуле (2).».

5. В пункте 2.8 формулу (4) изложить в следующей редакции:

«ИГС = £ i j  (HBryjj/CNi * Nj)) (4)».

6. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к 

настоящим изменениям.

7. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящим изменениям.

8. В приложении № 4:

а) в таблице 1:

позицию 15 графы 8 изложить в следующей редакции:

«Расчет проводится ежемесячно накопительным итогом с начала оцениваемого 

периода по формуле: X = (Х2*1000/Т2 -  Х1*1000/Т1), где: XI -  суммарное 

количество аварий за предыдущий оцениваемый период, штук; Т1 -  суммарная 

наработка установленных на объекте турбин в предыдущем оцениваемом периоде, 

часов; Х2 -  суммарное количество аварий за текущий оцениваемый период, штук; Т2 

-  суммарная наработка установленных на объекте турбин в текущем оцениваемом 

периоде, часов»;

позицию 32 признать утратившей силу;

б) в таблице 2:

в позиции 27:

графу 7 изложить в следующей редакции:

«Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за отчетным»;

графу 8 изложить в следующей редакции:



7

«X -  количество случаев, когда время устранения нарушения электроснабжения 

при аварии в оцениваемом периоде более 24 часов, штук»; 

графу 9 изложить в следующей редакции: «X ^ 1»; 

дополнить позицией 39 следующего содержания:

Наличие фак- Субъ- Сведения о В соот- Ежеме- Расчет
тов повре- екты one- наличии фак- ветствии сячно, об прово-
ждения воз- ративно- тов повре- с табли- авариях, дится еже-
душных ли- диспет- ждения ВЛ цей № 4 зафикси- месячно
ний (далее - черского ПО кВ и Прило- рован- накопи-
ВЛ) 110 кВ и управле- выше, отно- жения № ных в пе- тельным
выше, отно- ния в сящихся к 6 настоя- риод с 01 итогом.
сящихся к электро- объектам щей ме- октября Наличие
объектам энерге- диспетчери- тодики по 31 аварий с
диспетчери- тике зации и осна- марта; до поврежде-
зации и осна- щенных 25 числа нием ВЛ
щенных устройствами месяца, 110 кВ и
устройствами плавки голо- следую- выше, для
плавки голо- леда, из-за щего за устране-
леда, из-за образова- отчет- ния при-
образования ния голо- ным чины кото-
гололедно- ледно-измо- рых требу-
изморозевых розевых от- ется про-
отложений на ложений на ведение
проводах или проводах или аварий-
тросах ВЛ, тросах ВЛ, ного ре-
для устране- для устране- монта ВЛ,
ния которых ния которых зафикси-
требуется требуется рованных
проведение проведение в период с
аварийного аварийного 01 октября
ремонта ВЛ ремонта ВЛ, по 31

зафиксиро- марта: X -
ванных на ос- суммарное
новании со- количе-
ответствую- ство ава-
щих диспет
черских за
явок на изме
нение техно
логического

рий, штук

режима ра
боты или экс-
плуатацион- 
ного состоя
ния объектов 
диспетчери
зации

в) позицию 16 таблицы 3 признать утратившей силу.

9. Приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 3 к

настоящим изменениям.



10. Приложение № 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к

настоящим изменениям.

11. Дополнить Приложением № 7 в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящим изменениям.
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Приложение № 1 
к приказу Минэнерго России 

от 12.02.2020 №87

«Приложение № 1 
к методике проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденной приказом Минэнерго России 

от 27.12.2017 №1233

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА И ВЕСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УСЛОВИЙ

ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

Таблица 1. Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании объектами по производству электрической энергии

№
пп

Группа
условий

Условие Показатель
Исходные данные для расчета показателя

Балльная шкала оценки отклонения фактических значений 
показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, 

установленных нормативной документацией

Весовой
коэффициент

показателя

Предоставляют Сведения Форма
предоставления

Срок
предоставления 0 отО до 1 1

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12

1. Производ
ство и от
пуск энер
гии

Обеспечение го
товности генери
рующего обору
дования к несе
нию нагрузки в 
пределах вели
чины располагае
мой электриче
ской мощности и 
регулированию 
реактивной мощ
ности в пределах 
паспортного регу
лировочного диа
пазона

Выполнение 
планового зна
чения среднеме
сячной распола
гаемой электри
ческой мощно
сти тепловых и 
атомных элек
трических стан
ций

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения об использова
нии установленной мощ
ности генерирующего 
оборудования субъектов 
электроэнергетики в со
ответствии с приказом 
Минэнерго России от 
16.08.2019 № 865 «Об 
утверждении форм 
предоставления в обяза
тельном порядке юриди
ческими лицами и инди
видуальными предприни
мателями информации 
для включения в сегмент 
в области электроэнерге
тики, теплоэнергетики и 
возобновляемых источ
ников энергии государ
ственной информацион
ной системы топливно- 
энергетического ком
плекса и требований к за
полнению этих форм и о 
внесении изменений в 
приказ Минэнерго Рос
сии от 23 июля 2012 г.
№ 340 «Об утверждении 
перечня предоставляемой

Приложение 
№ 1.45 к приказу 
по ФПИ

В соответствии с 
приказом по ФПИ

Если Ф / П < 0,5, 
где: Ф - фактическое 
значение среднеме

сячной располагаемой 
электрической мощ
ности объекта за от

четный период, МВт, 
П - плановое значение 
среднемесячной рас
полагаемой электри

ческой мощности объ
екта за отчетный пе

риод, МВт

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф / П > 0,5 и 
Ф/П < 0,9,

где: Ф - фактическое 
значение среднеме
сячной располагае
мой электрической 

мощности объекта за 
отчетный период, 

МВт;
П - плановое значе
ние среднемесячной 
располагаемой элек
трической мощности 
объекта за отчетный 

период, МВт

Если Ф / П > 0,9, 
где: Ф - фактиче

ское значение 
среднемесячной 
располагаемой 
электрической 
мощности объ

екта за отчетный 
период, МВт;

П - плановое зна
чение среднеме

сячной располага
емой электриче
ской мощности 

объекта за отчет
ный период, МВт

0,7 для тепло
вых и атомных 
электрических 

станций;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях
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субъектами электроэнер
гетики информации, 
форм и порядка ее предо
ставления» (зарегистри
рован Минюстом России 
08.11.2019, регистраци
онный № 56457)(далее -  
приказ по ФПИ)

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о плановых 
объемах среднемесячной 
располагаемой мощности 
тепловых и атомных 
электрических станций в 
соответствии с приказом 
Минэнерго России от 
23.07.2012 №340 «Об 
утверждении перечня 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации, форм и по
рядка ее предоставления» 
(зарегистрирован Миню
стом России 06.09.2012, 
регистрационный 
№ 25386) с изменениями, 
внесенными приказами 
Минэнерго России от 
15.06.2016 №534 (заре
гистрирован Минюстом 
России 30.08.2016, реги
страционный № 43493), 
от 26.12.2016 №1404 
(зарегистрирован Миню
стом России 10.04.2017, 
регистрационный 
№46311), от 20.12.2017 
№1194 (зарегистрирован 
Минюстом России 
13.02.2018, регистраци
онный № 50023), от 
08.02.2019 №80 (зареги
стрирован Минюстом 
России 06.03.2019, реги
страционный № 53968)и 
от 16.08.2019 № 865 (за
регистрирован Миню
стом России 08.11.2019, 
регистрационный 
№ 56457)(далее - Пере
чень предоставляемой 
субъектами электроэнер
гетики информации)

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

Ежемесячно до 25 
числа месяца, пред
шествующего от
четному
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2. Наличие фактов 
ограничений за
регистрирован
ного базового 
диапазона регу
лирования реак
тивной мощно
сти, выявлен
ных по резуль
татам выполне
ния диспетчер
ских команд на 
предоставление 
диапазона регу
лирования реак
тивной мощно
сти

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о невыполнен
ных командах субъекта 
оперативно-диспетчер
ского управления на из
менение режима работы 
по реактивной мощности 
генерирующего оборудо
вания в соответствии с 
Перечнем предоставляе
мой субъектами электро
энергетики информации

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф > 2,
.где: Ф -  количество 
фактов ограничений 
зарегистрированного 
базового диапазона 
регулирования реак

тивной мощности, вы
явленных по результа
там выполнения субъ
ектом электроэнерге
тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
по производству элек

трической энергии, 
диспетчерских команд 
и зарегистрированных 

в порядке согласно 
договору о присоеди
нении к торговой си
стеме оптового рынка 
в соответствии с Пра

вилами оптового 
рынка электрической 
энергии и мощности, 
утвержденными по

становлением Прави
тельства Российской 

Федерации 
от 27.12.2010 №1172 
(Собрание законода
тельства Российской 

Федерации, 2011,
№ 14, ст. 1916; 2020, 
№ 4, ст. 401) (далее - 

Правила оптового 
рынка)

Б = 0,5, еслиФ = 1, 
где: Ф -  количество 
фактов ограничений 
зарегистрированного 
базового диапазона 

регулирования реак
тивной мощности, 
выявленных по ре
зультатам выполне
ния субъектом элек
троэнергетики, вла

деющим на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 
производству элек
трической энергии, 
диспетчерских ко
манд и зарегистри

рованных в порядке 
согласно договору о 

присоединении к 
торговой системе 

оптового рынка в со
ответствии с Прави

лами оптового рынка

Если Ф = 0, 
где: Ф -  количе

ство фактов огра
ничений зареги
стрированного 
базового диапа

зона регулирова
ния реактивной 

мощности, выяв
ленных по ре

зультатам выпол
нения субъектом 
электроэнерге

тики, владеющим 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 
диспетчерских 

команд и зареги
стрированных в 

порядке согласно 
договору о присо
единении к торго
вой системе опто
вого рынка в со

ответствии с Пра
вилами оптового 

рынка

0,3 для тепло
вых и атомных 
электрических 

станций;

1 в остальных 
случаях

3. Обеспечение го
товности генери
рующего обору
дования, предна
значенного для 
работы в режиме 
отпуска тепловой 
энергии, к несе
нию тепловой 
нагрузки в преде
лах закрепленной 
договорами о по
ставке тепловой 
мощности

Наличие фактов 
аварийного от
ключения или 
повреждения 
оборудования 
тепловых элек
тростанций в 
отопительный 
сезон, предна
значенного для 
работы в ре
жиме отпуска 
тепловой энер
гии

Подведомственное 
Министерству 
энергетики Россий
ской Федерации 
государственное 
бюджетное учре
ждение

По данным оперативной 
информации об авариях 
и иных событиях на объ
ектах электроэнергетики, 
повлекших последствия 
или создающих угрозу 
наступления последствий 
для населения и персо
нала объектов электро
энергетики

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие в отчетном 
периоде фактов ава
рийного отключения 

или повреждения обо
рудования, предназна
ченного для работы в 
режиме отпуска теп
ловой энергии, в ото

пительный сезон

Отсутствие в от
четном периоде 
фактов аварий

ного отключения 
или повреждения 

оборудования, 
предназначенного 
для работы в ре

жиме отпуска 
тепловой энер

гии, в отопитель
ный сезон

Не рассчиты
вается в слу
чае, если на 
объекте не 

эксплуатиру
ется оборудо
вание, предна
значенное для 
работы в ре

жиме отпуска 
тепловой энер

гии;

1 в остальных 
случаях
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4. Проведение в те
чение 12 месяцев 
до даты оценки 
готовности опро
бования котло
агрегатов и(или) 
газовых турбин 
тепловых элек
тростанций, рабо
тающих на газе и 
использующих 
резервное (ава
рийное) топливо, 
с фактическим 
переводом их на 
работу на резерв
ном (аварийном) 
топливе

Опробование 
основного тех
нологического 
оборудования, 
работающего на 
газе и использу
ющего резерв
ное (аварийное) 
топливо, факти
ческим перево
дом на работу 
на резервном 
(аварийном) 
топливе до даты 
оценки готовно
сти к отопитель
ному периоду

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение № 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

оборудования, работа
ющего на газе и ис

пользующего резерв
ное (аварийное) топ
ливо, на котором вы
полнен фактический 
перевод на резервное 
(аварийное) топливо; 
П - количество обору
дования, работающего 
на газе и использую
щего резервное (ава

рийное) топливо

Рассчитывается по 
формуле:

Б = Ф / П при Ф < П, 
где: Ф - количество 
оборудования, рабо
тающего на газе и 
использующего ре
зервное (аварийное) 
топливо, на котором 
выполнен фактиче
ский перевод на ре
зервное (аварийное) 

топливо;
П - количество обо
рудования, работаю

щего на газе и ис
пользующего резерв
ное (аварийное) топ

ливо

ЕслиФ = П 
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство оборудова

ния, работающего 
на газе и исполь
зующего резерв
ное (аварийное) 

топливо, на кото
ром выполнен 

фактический пе
ревод на резерв
ное (аварийное) 

топливо;
П - количество 

оборудования, ра
ботающего на 

газе и использую
щего резервное 

(аварийное) топ
ливо

Не рассчиты
вается в слу
чае, если на 
объекте не 

эксплуатиру
ется оборудо
вание, работа
ющее на газе и 
использующее 

резервное 
(аварийное) 

топливо;

1 в остальных 
случаях

5. Выполнение в со
ответствии с 
утвержденными в 
установленном 
порядке инвести
ционными про
граммами годо
вого плана ввода 
в эксплуатацию 
новых и рекон
струированных 
объектов электро
энергетики (с 
прохождением их 
комплексного 
опробования), 
влияющих на 
обеспечение го
товности к произ
водству электри
ческой и тепло
вой энергии и пе
редаче электриче
ской энергии 
(мощности) по
требителям в 
предстоящий ото
пительный сезон

Выполнение в 
соответствии с 
утвержденными 
инвестицион
ными програм
мами субъекта 
электроэнерге
тики годового 
плана ввода в 
эксплуатацию 
реконструиро
ванных объек
тов электро
энергетики

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
программы технического 
перевооружения и рекон
струкции субъектами 
электроэнергетики в со
ответствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 79 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если фактическая 
дата ввода оборудова
ния в эксплуатацию 

превышает плановый 
срок реализации про
екта и ввод осуществ
лен позднее 1 ноября 
текущего года (после 
начала отопительного 

сезона)

Если фактическая 
дата ввода обору
дования в эксплу
атацию не превы
шает плановый 
срок реализации 

проекта либо 
фактическая дата 
ввода оборудова
ния в эксплуата
цию превышает 
плановый срок 

реализации про
екта и ввод осу

ществлен до 1 но
ября текущего 
года (до начала 

отопительного се
зона)

или если в годо
вом плане не 
предусмотрен 

ввод в эксплуата
цию реконструи
рованных объек
тов электроэнер

гетики

1/2

6. Сведения об 
увеличении 
установленной 
генерирующей 
мощности объ-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения об увеличении 
установленной генериру
ющей мощности объек
тов электроэнергетики, 
связанном с вводом в 

1 эксплуатацию новых

Приложение № 9.1 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - фактическая 
установленная мощ
ность объектов элек
троэнергетики, при

надлежащих на праве

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П , 

если Ф < П, 
где: Ф - фактическая

ЕслиФ >П 
или П = 0, 

где: Ф - фактиче
ская установлен

ная мощность

1/2
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ектов по произ
водству элек
трической энер
гии

объектов по производ
ству электрической энер
гии в соответствии с Пе
речнем предоставляемой 
субъектами электроэнер
гетики информации

собственности или 
ином законном осно
вании субъеюу элек

троэнергетики, на 
оцениваемый период, 

МВт,
П - прогнозная уста

новленная мощность с 
учетом изменения ге
нерирующей мощно
сти объектов электро
энергетики, принадле
жащих на праве соб
ственности или ином 
законном основании 

субъекту электроэнер
гетики, на оценивае

мый период в соответ
ствии со Сводным 

прогнозным балансом 
производства и поста

вок электрической 
энергии (мощности) в 
рамках Единой энер
гетической системы 
России по субъектам 
Российской Федера
ции, формируемым в 
соответствии с пунк
том 14 Основ ценооб
разования в области 

регулируемых цен (та
рифов) в электроэнер
гетике, утвержденных 
постановлением Пра

вительства Россий
ской Федерации от 
29.12.2011 №1178 

(Собрание законода
тельства Российской 

Федерации, 2012, № 4, 
ст. 504; 2019, №37, 

ст. 5153) (далее - Ос
новы ценообразова

ния), МВт

установленная мощ
ность объектов элек
троэнергетики, при

надлежащих на 
праве собственности 
или ином законном 
основании субъеюу 
электроэнергетики, 
на оцениваемый пе

риод, МВт;
П - прогнозная уста
новленная мощность 
с учетом изменения 
генерирующей мощ
ности объектов элек
троэнергетики, при

надлежащих на 
праве собственности 
или ином законном 
основании субъеюу 
электроэнергетики, 
на оцениваемый пе
риод в соответствии 

со Сводным про
гнозным балансом 
производства и по
ставок электриче

ской энергии (мощ
ности) в рамках Еди
ной энергетической 
системы России по 
субъектам Россий
ской Федерации, 

формируемым в со
ответствии с пунк
том 14 Основ цено
образования, МВт

объектов электро
энергетики, при
надлежащих на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии субъеюу 

электроэнерге
тики, на оценива

емый период, 
МВт;

П - прогнозная 
установленная 

мощность с уче
том изменения ге

нерирующей 
мощности объек
тов электроэнер
гетики, принадле
жащих на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 

субъеюу электро
энергетики, на 

оцениваемый пе
риод в соответ
ствии со Свод

ным прогнозным 
балансом произ
водства и поста
вок электриче
ской энергии 
(мощности) в 

рамках Единой 
энергетической 
системы России 

по субъектам Рос
сийской Федера
ции, формируе
мым в соответ
ствии с пунктом 
14 Основ ценооб
разования, МВт

7. Готовность гид
ромеханического 
оборудования к 
маневрированию 
в условиях низ
ких температур

Выполнение по 
гидромеханиче
скому оборудо
ванию меропри
ятий, включен
ных в предписа
ния федераль
ного органа ис
полнительной

Орган федераль
ного государствен
ного энергетиче
ского надзора

Сведения о предписа
ниях, выданных по ре
зультатам проверки 
устранения ранее выяв
ленных нарушений, вы
данных в соответствии с 
Административным ре
гламентом исполнения 
Федеральной службой по

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

20 календарных 
дней со дня завер
шения проверки, в 
результате которой 
установлены факты 
невыполнения 
предписаний

Наличие предписа
ний, выданных субъ
екту электроэнерге

тики, владеющему на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
по производству элек

трической энергии,

Отсутствие пред
писаний, выдан

ных субъеюу 
электроэнерге
тики, владею
щему на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами по

Не рассчиты
вается в слу
чае, если на 
объекте не 

эксплуатиру
ется гидроме

ханическое 
оборудование;

1 в остальных
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власти, уполно
моченного на 
осуществление 
федерального 
государствен
ного энергети
ческого надзора, 
либо его терри
ториального ор
гана (далее - ор
ган федераль
ного государ
ственного энер
гетического 
надзора)

экологическому, техно
логическому и атомному 
надзору государственной 
функции по осуществле
нию федерального госу
дарственного энергетиче
ского надзора, утвер
жденным приказом Фе
деральной службы по 
экологическому, техно
логическому и атомному 
надзору от 30.01.2015 
№ 38 (зарегистрирован 
Минюстом России 
27.02.2015, регистраци
онный № 36293) с изме
нениями, внесенными 
приказами Федеральной 
службы по экологиче
скому, технологическому 
и атомному надзору от 
15.07.2016 №297 (заре
гистрирован Минюстом 
России 08.08.2016, реги
страционный № 43171), 
от 21.06.2017 № 214 (за
регистрирован Миню
стом России 17.07.2017, 
регистрационный 
№47430) и от 09.10.2017 
№ 414 (зарегистрирован 
Минюстом России 
03 Л 1.2017, регистраци
онный № 48782) (далее - 
предписания)

создающих риск без
опасной работы ука
занных объектов в 

условиях низких тем
ператур наружного 

воздуха и прохожде
ния максимума по

требления электриче
ской энергии (мощно

сти)

производству 
электрической 

энергии, создаю
щих риск без

опасной работы 
указанных объек

тов в условиях 
низких темпера
тур наружного 
воздуха и про

хождения макси
мума потребле
ния электриче
ской энергии 
(мощности)

случаях

8. Системная
надеж
ность

Выполнение гра
фика техниче
ского обслужива
ния средств дис
петчерского тех
нологического 
управления и си
стем их гаранти
рованного элек
тропитания, а 
также отсутствие 
на момент про
верки длительно 
(более 25 суток) 
выведенного из 
работы оборудо
вания средств 
диспетчерского и 
технологического 
управления из-за

Выполнение го
дового графика 
технического 
обслуживания 
средств диспет
черского техно
логического 
управления, от
носящихся к 
объектам дис
петчеризации, 
обеспечиваю
щих функцио
нирование цен
трализованных 
систем противо- 
аварийной и ре
жимной автома
тики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о выполнении 
субъектами электроэнер
гетики годовых графиков 
технического обслужива
ния средств диспетчер
ского технологического 
управления, обеспечива
ющих функционирование 
централизованных си
стем противоаварийной и 
режимной автоматики, и 
устройств релейной за
щиты и автоматики, от
носящихся к объектам 
диспетчеризации в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 9.2 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод средств диспет

черского технологиче
ского управления, от
носящихся к объектам 

диспетчеризации, 
обеспечивающих 

функционирование 
централизованных си
стем противоаварий
ной и режимной авто
матики, и прошедших 
техническое обслужи
вание и принадлежа
щих субъекту элек

троэнергетики, владе-

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П , 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период средств дис
петчерского техно
логического управ
ления, относящихся 
к объектам диспет
черизации, обеспе

чивающих функцио
нирование централи

зованных систем 
противоаварийной и 
режимной автома

тики, и прошедших

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод средств дис
петчерского тех
нологического 

управления, отно
сящихся к объек
там диспетчери
зации, обеспечи

вающих функцио
нирование цен
трализованных 
систем противо
аварийной и ре
жимной автома-

2/3;

не рассчитыва
ется, в случае 

отсутствия 
средств дис
петчерского 

технологиче
ского управле

ния, относя
щихся к объ
ектам диспет

черизации, 
обеспечиваю
щих функцио

нирование 
централизо

ванных систем 
противоава-
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неисправности ющему на праве соб
ственности или ином 
законном основании 
объектами по произ
водству электриче

ской энергии, из числа 
запланированных в 
годовом графике на 

основании диспетчер
ских заявок на изме
нение технологиче

ского режима работы 
или эксплуатацион

ного состояния объек
тов диспетчеризации, 

штук;
П - количество нарас

тающим итогом на 
оцениваемый период 

единиц оборудования, 
запланированных в 

годовом графике тех
нического обслужива
ния средств диспет

черского технологиче
ского управления, от
носящихся к объектам 

диспетчеризации, и 
принадлежащих субъ

екту электроэнерге
тики, владеющему на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
по производству элек

трической энергии, 
штук. При этом тех
ническое обслужива
ние считается невы

полненным при откло
нении от годового 

графика технического 
обслуживания на три 

месяца и более

техническое обслу
живание и принадле

жащих субъекту 
электроэнергетики, 

владеющему на 
праве собственности 
или ином законном 
основании объек
тами по производ
ству электрической 

энергии, из числа за
планированных в го
довом графике на ос
новании диспетчер
ских заявок на изме
нение технологиче

ского режима ра
боты или эксплуата
ционного состояния 
объектов диспетче

ризации, штук;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оцениваемый 
период единиц обо
рудования, заплани
рованных в годовом 

графике техниче
ского обслуживания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 

относящихся к объ
ектам диспетчериза
ции, и принадлежа
щих субъекту элек
троэнергетики, вла
деющему на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 
производству элек
трической энергии, 
штук. При этом тех
ническое обслужива
ние считается невы
полненным при от
клонении от годо

вого графика техни
ческого обслужива
ния на три месяца и 

более

тики, и прошед
ших техническое 
обслуживание и 
принадлежащих 

субъекту электро
энергетики, вла

деющему на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии объектами по 

производству 
электрической 

энергии, из числа 
запланированных 

в годовом гра
фике на основа
нии диспетчер

ских заявок на из
менение техноло
гического режима 
работы или экс
плуатационного 
состояния объек
тов диспетчериза

ции, штук;
П - количество 
нарастающим 

итогом на оцени
ваемый период 

единиц оборудо
вания, запланиро
ванных в годовом 
графике техниче
ского обслужива
ния средств дис
петчерского тех
нологического 

управления, отно
сящихся к объек
там диспетчери
зации, и принад
лежащих субъ

екту электроэнер
гетики, владею
щему на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами по 
производству 
электрической 
энергии, штук. 

При этом техни
ческое обслужи
вание считается

рийной и ре
жимной авто

матики
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невыполненным 
при отклонении 
от годового гра
фика техниче

ского обслужива
ния на три месяца 

и более

9. Отсутствие дли
тельно (более 25 
суток) выведен
ных из работы 
из-за неисправ
ности средств 
диспетчерского 
технологиче
ского управле
ния, относя
щихся к объек
там диспетчери
зации, обеспе
чивающих 
функционирова
ние локальных 
автоматик 
предотвращения 
нарушения 
устойчивости, 
централизован
ных систем про- 
тивоаварийной 
и режимной ав
томатики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о длительно 
(более 25 суток) выве
денных из работы из-за 
неисправности средств 
диспетчерского техноло
гического управления, 
относящихся к объектам 
диспетчеризации, обеспе
чивающих функциониро
вание локальных автома
тик предотвращения 
нарушения устойчиво
сти, централизованных 
систем противоаварий- 
ной и режимной автома
тики, и устройств релей
ной защиты, сетевой, 
противоаварийной или 
режимной автоматики, 
отнесенных к объектам 
диспетчеризации в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие по состоя
нию на окончание по
следних суток оцени
ваемого периода вы
веденных из работы 
средств диспетчер
ского технологиче

ского управления, от
носящихся к объектам 

диспетчеризации, 
обеспечивающих 

функционирование 
локальных автоматик 
предотвращения нару
шения устойчивости 
или централизован

ных систем противо
аварийной или режим
ной автоматики, из-за 
неисправности на сто

роне оцениваемого 
субъекта электроэнер
гетики, владеющего 
на праве собственно
сти или ином закон

ном основании объек
тами по производству 
электрической энер

гии, на основании 
диспетчерских заявок 
на изменение техноло
гического режима ра
боты или эксплуата
ционного состояния 

объектов диспетчери
зации

Отсутствие по со
стоянию на окон
чание последних 
суток оценивае

мого периода вы
веденных из ра

боты средств дис
петчерского тех
нологического 

управления, отно
сящихся к объек
там диспетчери
зации, обеспечи

вающих функцио
нирование ло

кальных автома
тик предотвраще

ния нарушения 
устойчивости или 

централизован
ных систем про
тивоаварийной 

или режимной ав
томатики, из-за 

неисправности на 
стороне оценива
емого субъекта 
электроэнерге

тики, владеющего 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 

на основании 
диспетчерских за

явок на измене
ние технологиче
ского режима ра
боты или эксплу
атационного со

стояния объектов 
диспетчеризации

Не рассчиты
вается, в слу

чае отсутствия 
средств дис
петчерского 

технологиче
ского управле

ния, относя
щихся к объ
ектам диспет

черизации, 
обеспечиваю
щих функцио
нирование ло
кальных авто
матик предот

вращения 
нарушения 

устойчивости, 
централизо

ванных систем 
противоава
рийной или 

режимной ав
томатики;

1 в случае от
сутствия 

средств дис
петчерского 

технологиче
ского управле

ния, относя
щихся к объ
ектам диспет

черизации, 
обеспечиваю
щих функцио

нирование 
централизо

ванных систем 
противоава
рийной или 

режимной ав
томатики;

1/3 в осталь
ных случаях
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10. Выполнение гра
фика техниче
ского обслужива
ния устройств 
технологической 
и релейной за
щиты, сетевой, 
противоаварий- 
ной или режим
ной автоматики

Выполнение го
дового графика 
технического 
обслуживания 
устройств тех
нологической и 
релейной за
щиты, сетевой, 
противоаварий- 
ной или режим
ной автоматики, 
относящихся к 
объектам дис
петчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о выполнении 
субъектами электроэнер
гетики годовых графиков 
технического обслужива
ния средств диспетчер
ского технологического 
управления, обеспечива
ющих функционирование 
централизованных си
стем противоаварийной и 
режимной автоматики, и 
устройств релейной за
щиты и автоматики, от
носящихся к объектам 
диспетчеризации в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 9.2 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод устройств, про
шедших техническое 
обслуживание и при
надлежащих субъекту 

электроэнергетики, 
владеющему на праве 

собственности или 
ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, из 

числа запланирован
ных в годовом гра
фике на основании 

диспетчерских заявок 
на изменение техноло
гического режима ра
боты или эксплуата
ционного состояния 

объектов диспетчери
зации, штук. При этом 

учитываются виды 
планового техниче
ского обслуживания 
«Контроль» и «Вос

становление»;
П - количество нарас

тающим итогом на 
оцениваемый период 

устройств, запланиро
ванных в годовом гра
фике технического об
служивания устройств 
технологической и ре
лейной защиты, сете
вой, противоаварий

ной или режимной ав
томатики, относя
щихся к объектам 

диспетчеризации, и 
принадлежащих субъ

екту электроэнерге
тики, владеющему на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
по производству элек

трической энергии, 
штук. При этом тех

ническое обслужива
ние считается невы-

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период устройств, 

прошедших техниче
ское обслуживание и 

принадлежащих 
субъекту электро

энергетики, владею
щему на праве соб

ственности или ином 
законном основании 
объектами по произ
водству электриче

ской энергии, из 
числа запланирован
ных в годовом гра
фике на основании 
диспетчерских за
явок на изменение 
технологического 

режима работы или 
эксплуатационного 
состояния объектов 
диспетчеризации, 

штук. При этом учи
тываются виды пла
нового технического 
обслуживания «Кон

троль» и «Восста
новление»;

П - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период устройств, 

запланированных в 
годовом графике 

технического обслу
живания устройств 
технологической и 
релейной защиты, 

сетевой, противоава
рийной или режим
ной автоматики, от
носящихся к объек
там диспетчериза

ции, и принадлежа
щих субъекту элек
троэнергетики, вла
деющему на праве 
собственности иди

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод устройств, 
прошедших тех
ническое обслу
живание и при

надлежащих 
субъекту электро
энергетики, вла

деющему на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии объектами по 

производству 
электрической 

энергии, из числа 
запланированных 

в годовом гра
фике на основа
нии диспетчер

ских заявок на из
менение техноло
гического режима 
работы или экс
плуатационного 
состояния объек
тов диспетчериза

ции, ппук. При 
этом учитыва

ются виды плано
вого техниче

ского обслужива
ния «Контроль» и 

«Восстановле
ние»;

П - количество 
нарастающим 

итогом на оцени
ваемый период 

устройств, запла
нированных в го

довом графике 
технического об

служивания 
устройств техно
логической и ре
лейной защиты, 

сетевой, противо
аварийной или 

режимной авто-

1;

не рассчитыва
ется, в случае 

отсутствия 
устройств тех
нологической 
и релейной за
щиты, сетевой, 

противоава
рийной или 

режимной ав
томатики, от
носящихся к 

объектам дис
петчеризации
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полненным при откло
нении от годового 

графика технического 
обслуживания на три 

месяца и более.

ином законном осно
вании объектами по 
производству элек
трической энергии, 
штук. При этом тех
ническое обслужива
ние считается невы
полненным при от
клонении от годо

вого графика техни
ческого обслужива
ния на три месяца и 

более.

матики, относя
щихся к объектам 
диспетчеризации, 
и принадлежащих 
субъекту электро
энергетики, вла

деющему на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии объектами по 

производству 
электрической 
энергии, штук. 

При этом техни
ческое обслужи
вание считается 
невыполненным 
при отклонении 
от годового гра
фика техниче

ского обслужива
ния на три месяца 

и более.

11. Выполнение зада
ний по настройке 
параметров ра
боты устройств 
релейной защиты, 
сетевой, противо- 
аварийной или 
режимной авто
матики, а также 
отсутствие на мо
мент проверки 
длительно (более 
25 суток) выве
денных из работы 
таких устройств 
из-за неисправно
сти

Выполнение за
даний субъекта 
оперативно-дис
петчерского 
управления по 
настройке пара
метров работы 
устройств ре
лейной защиты, 
сетевой, проти- 
воаварийной 
или режимной 
автоматики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о невыполне
нии субъектами электро
энергетики заданий субъ
екта оперативно-диспет
черского управления по 
настройке параметров ра
боты устройств релейной 
защиты, сетевой, проти- 
воаварийной или режим
ной автоматики, по 
настройке срабатывания 
автоматики частотной 
разгрузки, по объемам 
управляющих воздей
ствий отключения 
нагрузки и по настройке 
срабатывания и объемам 
подключения потребите
лей к автоматике частот
ной разгрузки и специ
альной автоматике от
ключения нагрузки в со
ответствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов невы
полнения субъектом 
электроэнергетики, 

владеющим на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, зада
ний субъектов опера
тивно-диспетчерского 

управления по 
настройке устройств 
релейной защиты, се
тевой, противоаварий- 
ной или режимной ав
томатики (без учета 

заданий на создание и 
модернизацию 

устройств). При этом 
задание субъекта опе
ративно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

при отказе субъекта 
оперативно-диспет

черского управления в 
электроэнергетике в 
разрешении соответ
ствующей диспетчер
ской заявки в случаях,

Отсутствие фак
тов невыполне
ния субъектом 
электроэнерге

тики, владеющим 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 
заданий субъек
тов оперативно
диспетчерского 
управления по 

настройке 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава- 
рийной или ре
жимной автома
тики (без учета 

заданий на созда
ние и модерниза
цию устройств). 

При этом задание 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления

1/2;

не рассчитыва
ется, в случае 

отсутствия 
устройств тех
нологической 
и релейной за
щиты, сетевой, 

противоава- 
рийной или 

режимной ав
томатики, от
носящихся к 

объектам дис
петчеризации
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предусмотренных 
пунктом 31 Правил 

вывода объектов элек
троэнергетики в ре
монт и из эксплуата
ции, утвержденных 

постановлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 

26.07.2007 №484 (Со
брание законодатель
ства Российской Фе
дерации, 2007, № 31, 
ст. 4100) (далее - Пра

вила вывода в ре
монт), не считается 
невыполненным до 
окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 

Правил вывода в ре
монт были устранены 
обстоятельства, пре
пятствующие выводу 
в ремонт объекта дис

петчеризации, при 
условии оформления 
диспетчерской заявки 
(в случаях, указанных 

в пункте 31 Правил 
вывода в ремонт- по
вторной) в этот пе

риод

в электроэнерге
тике при отказе 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике в разреше
нии соответству
ющей диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных пунктом 

31 Правил вывода 
в ремонт, не счи
тается невыпол
ненным до окон
чания месяца, в 
котором в соот
ветствии с пунк
том 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены 
обстоятельства, 

препятствующие 
выводу в ремонт 

объекта диспетче
ризации, при 

условии оформле
ния диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе

риод

12. Отсутствие дли
тельно (более 25 
суток) выведен
ных из работы 
из-за неисправ
ности устройств 
релейной за
щиты, сетевой, 
противоаварий- 
ной или режим
ной автоматики, 
отнесенных к 
объектам дис
петчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о длительно 
(более 25 суток) выве
денных из работы из-за 
неисправности средств 
диспетчерского техноло
гического управления, 
относящихся к объектам 
диспетчеризации, обеспе
чивающих функциониро
вание локальных автома
тик предотвращения 
нарушения устойчиво
сти, централизованных 
систем противоаварий- 
ной и режимной автома
тики, и устройств релей
ной защиты, сетевой, 
противоаварийной или 
режимной автоматики,

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие по состоя
нию на окончание по
следних суток оцени
ваемого периода вы
веденных из работы 
устройств релейной 

защиты, сетевой, про
тивоаварийной или 
режимной автома
тики, отнесенных к 

объектам диспетчери
зации, из-за неисправ
ности на стороне оце
ниваемого субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по

Отсутствие по со
стоянию на окон
чание последних 
суток оценивае

мого периода вы
веденных из ра
боты устройств 

релейной защиты, 
сетевой, противо

аварийной или 
режимной авто
матики, отнесен
ных к объектам 

диспетчеризации, 
из-за неисправно

сти на стороне 
оцениваемого 

субъекта электро-

1/4;

не рассчитыва
ется, в случае 

отсутствия 
устройств тех
нологической 
и релейной за
щиты, сетевой, 

противоава
рийной или 

режимной ав
томатики, от
носящихся к 

объектам дис
петчеризации
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отнесенных к объектам 
диспетчеризации в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

производству электри
ческой энергии, на ос

новании диспетчер
ских заявок на изме
нение технологиче

ского режима работы 
или эксплуатацион

ного состояния объек
тов диспетчеризации

энергетики, вла
деющего на праве 

собственности 
или ином закон
ном основании 
объектами по 
производству 
электрической 

энергии, на осно
вании диспетчер
ских заявок на из
менение техноло
гического режима 
работы или экс
плуатационного 
состояния объек
тов диспетчериза

ции

13. Предоставление 
субъекту опера
тивно-диспет
черского управ
ления исполни
тельных схем 
устройств ре
лейной защиты 
и автоматики 
(далее- РЗА), 
расчет и выбор 
параметров 
(уставок) кото
рых осуществ
ляет субъект 
оперативно-дис
петчерского 
управления

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения
о непредставлении в 
установленный в соот
ветствии с Правилами 
технологического функ
ционирования электро
энергетических систем» 
утвержденными поста
новлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 13.08.2018 №937 
(Собрание законодатель
ства Российской Федера
ции, 2018, № 34, ст. 5483; 
2018, № 51, ст. 8007), 
срок субъекту опера
тивно-диспетчерского 
управления исполнитель
ных схем устройств РЗА, 
расчет и выбор парамет
ров (уставок) которых 
осуществляет субъект 
оперативно-диспетчер
ского управления, в слу
чае если заданием дис
петчерского центра по 
настройке устройств РЗА 
предусмотрено предо
ставление исполнитель
ных схем устройств РЗА

Рекомендуемый 
образец приведен в 
приложении № 7 к 
настоящей мето
дике

Ежеквартально, до 
25 числа месяца, 
следующего за от
четным

Не предоставление 
субъекту оперативно
диспетчерского управ

ления исполнитель
ных схем устройств 
РЗА, расчет и выбор 
параметров (уставок) 

которых осуществляет 
субъект оперативно

диспетчерского управ
ления, в случае если 
заданием диспетчер

ского центра по 
настройке устройств 
РЗА предусмотрено 
предоставление ис
полнительных схем 

устройств РЗА

Предоставление 
субъекту опера

тивно-диспетчер
ского управления 
исполнительных 
схем устройств 

РЗА, расчет и вы
бор параметров 

(уставок) которых 
осуществляет 
субъект опера

тивно-диспетчер
ского управления, 
в случае если за
данием диспет
черского центра 

по настройке 
устройств РЗА 
предусмотрено 
предоставление 
исполнительных 
схем устройств 

РЗА

1/4;
не рассчитыва
ется в случае 
отсутствия 

устройств тех
нологической 
и релейной за
щиты, сетевой, 

противоава- 
рийной или 

режимной ав
томатики, от
носящихся к 

объектам дис
петчеризации

14. Соблюдение тре
бований к суще
ствующим дис
петчерским кана
лам связи и пере
дачи телеметри-

Соблюдение 
требований к 
существующим 
диспетчерским 
каналам связи и 
передачи теле-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о зарегистриро
ванных в отношении 
субъектов электроэнерге
тики фактах технической 
неготовности системы 
обмена технологической

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов, заре
гистрированных в от

ношении субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или

Отсутствие фак
тов, зарегистри

рованных в отно
шении субъекта 
электроэнерге

тики, владеющего

1
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юрма- 
1ет- 
я дис- 
1и цен- 
екта
) - Д И С -  

0 
I в 
рге-

метрической ин
формации с со
ответствую
щими диспет
черскими цен
трами субъекта 
оперативно-дис
петчерского 
управления в 
электроэнерге
тике

информацией с автомати
зированной системой 
субъекта оперативно
диспетчерского управле
ния в электроэнергетике

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, тех
нической неготовно
сти системы обмена 
технологической ин
формацией с автома
тизированной систе
мой субъекта опера

тивно-диспетчерского 
управления в электро
энергетике в соответ
ствии с договором 0  

присоединении к тор
говой системе опто
вого рынка и регла
ментами оптового 

рынка в соответствии 
с Правилами оптового 

рынка

на праве соб
ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 
технической не
готовности си
стемы обмена 

технологической 
информацией с 

автоматизирован
ной системой 

субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике в соответ
ствии с догово
ром о присоеди
нении к торговой 
системе оптового 

рынка и регла
ментами оптового 
рынка в соответ
ствии с Прави
лами оптового 

рынка

зие
1 Н Ы М

I M  д о
опреде-
)рядок
ения
э-дис-
'О
я в
фге-
же дей-
-онала
фаше-
вида-
:ений
>го ре-
очая
[ри пре-
яакси-
пусти-
оков в
уемых
►лектри-
и

Соответствие 
инструкций по 
предотвраще
нию развития и 
ликвидации тех
нологических 
нарушений в 
электрической 
части электро
станции, нор
мальных схем 
электрических 
соединений 
электростанций, 
типовых блан
ков переключе
ний по выводу 
из работы и 
вводу в работу 
объектов дис
петчеризации 
требованиям 
субъекта опера
тивно-диспет
черского управ-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения по субъектам 
электроэнергетики об от
сутствии согласованных 
диспетчерским центром 
субъекта оперативно
диспетчерского управле
ния в электроэнергетике 
инструкций по предот
вращению развития и 
ликвидации технологиче
ских нарушений в элек
трической части электро
станции, нормальных 
схем электрических со
единений электростан
ции, типовых бланков пе
реключений по выводу 
из работы и вводу в ра
боту объектов диспетче
ризации в соответствии с 
Перечнем предоставляе
мой субъектами электро
энергетики информации

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, согла
сованных документов 
в соответствии с тре
бованиями к обеспе
чению надежности 
электроэнергетиче

ских систем, надежно
сти и безопасности 

объектов электроэнер
гетики и энергоприни

мающих установок, 
принятыми в соответ
ствии с постановле
нием Правительства 
Российской Федера

ции от 13.08.2018 
№ 937 «Об утвержде
нии Правил техноло-

Наличие у субъ
екта электроэнер
гетики, владею
щего на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами по 
производству 

электрической 
энергии, согласо
ванных докумен

тов в соответ
ствии с требова

ниями НПА 
Минэнерго Рос
сии по надежно
сти и безопасно

сти в электро
энергетике

1
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ления в электро
энергетике

гического функциони
рования электроэнер
гетических систем и о 
внесении изменений в 
некоторые акты Пра
вительства Россий

ской Федерации» (да
лее -  НПА Минэнерго 
России по надежности 
и безопасности в элек

троэнергетике)

16. Выполнение зада
ний субъекта опе
ративно-диспет
черского управле
ния по настройке 
срабатывания ав
томатики частот
ной разгрузки

Выполнение за
даний субъекта 
оперативно-дис
петчерского 
управления по 
настройке сра
батывания авто
матики частот
ной разгрузки

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о невыполне
нии субъектами электро
энергетики заданий субъ
екта оперативно-диспет
черского управления по 
настройке параметров ра
боты устройств релейной 
защиты, сетевой, проти- 
воаварийной или режим
ной автоматики, по 
настройке срабатывания 
автоматики частотной 
разгрузки, по объемам 
управляющих воздей
ствий отключения 
нагрузки и по настройке 
срабатывания и объемам 
подключения потребите
лей к автоматике частот
ной разгрузки и специ
альной автоматике от
ключения нагрузки в со
ответствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов невы
полнения субъектом 
электроэнергетики, 

владеющим на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, зада
ний субъекта опера

тивно-диспетчерского 
управления по 

настройке срабатыва
ния автоматики ча

стотной разгрузки (в 
случае направления 
субъектом опера

тивно-диспетчерского 
управления задания 

указанному субъекту 
электроэнергетики и 
без учета заданий на 

создание и модерниза
цию устройств)

Отсутствие фак
тов невыполне
ния субъектом 
электроэнерге

тики, владеющим 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 

заданий субъекта 
оперативно-дис

петчерского 
управления по 

настройке сраба
тывания автома
тики частотной 

разгрузки (в слу
чае направления 
субъектом опера
тивно-диспетчер
ского управления 
задания указан
ному субъекту 
электроэнерге

тики и без учета 
заданий на созда
ние и модерниза
цию устройств)

Не рассчиты
вается в слу

чае, если субъ
ектом опера

тивно-диспет
черского 

управления не 
направлялись 

задания;

1 в остальных 
случаях

17. Соблюдение тре
бований к обору
дованию электро
станций, участву
ющему в общем 
регулировании, а 
также в нормиро
ванном первич
ном и автомати
ческом вторич
ном регулирова
нии частоты и пе
ретоков активной

Соблюдение 
требований к 
оборудованию 
объектов элек
троэнергетики, 
участвующему в 
общем первич
ном регулирова
нии частоты, а 
также в автома
тическом вто
ричном регули-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о зарегистриро
ванных в порядке, уста
новленном в соответ
ствии с договором о при
соединении к торговой 
системе оптового рынка 
и Правилами оптового 
рынка, фактах невыпол
нения субъектом элек
троэнергетики, владею
щим на праве собствен
ности или ином законном 
основании объектами по

Рекомендуемый 
образец приведен в 
приложении № 5 к 
настоящей мето
дике

Ежемесячно до 15 
числа месяца, сле
дующего за отчет
ным

Наличие зарегистри
рованных в порядке, 

установленном в соот
ветствии с договором 

о присоединении к 
торговой системе 
оптового рынка и 

Правилами оптового 
рынка, фактов невы
полнения субъектом 
электроэнергетики, 

владеющим на праве 
собственности или

Отсутствие заре
гистрированных в 

порядке, уста
новленном в со
ответствии с до
говором о присо
единении к торго
вой системе опто

вого рынка и 
Правилами опто
вого рынка, фак
тов невыполне
ния субъектом

Не рассчиты
вается в слу

чае, если зако
нодательством 
в сфере элек

троэнергетики 
не предусмот
рено участие 
объектов в ре
гулировании 

частоты, а для 
генерирую-



мощности, в слу
чае, если законо
дательством в 
сфере электро
энергетики 
предусмотрено 
участие соответ
ствующих объек
тов в регулирова
нии частоты

ровании ча
стоты и перето
ков активной 
мощности, в 
случае, если за
конодатель
ством в сфере 
электроэнерге
тики предусмот
рено участие та
ких объектов в 
регулировании 
частоты или ре
гулировании ча
стоты и перето
ков активной 
мощности

производству электриче
ской энергии, с использо
ванием которых осу
ществляется деятель
ность по производству и 
купле-продаже электри
ческой энергии (мощно
сти) на оптовом рынке, 
требований к участию ге
нерирующего оборудова
ния в общем первичном 
регулировании частоты и 
требований к участию ге
нерирующего оборудова
ния гидроэлектростанций 
в автоматическом вто
ричном регулировании 
частоты и перетоков ак
тивной мощности (с ука
занием: наименования 
субъекта электроэнерге
тики, владеющего на 
праве собственности или 
ином законном основа
нии генерирующим обо
рудованием, наименова
ния объекта, на котором 
эксплуатируется генери
рующее оборудование, 
диспетчерского наимено
вания генерирующего 
оборудования и даты ре
гистрации факта невы
полнения требований). 
Сведения о зафиксиро
ванных субъектом опера
тивно-диспетчерского 
управления в электро
энергетике фактах невы
полнения субъектом 
электроэнергетики, вла
деющим на праве соб
ственности или ином за
конном основании объек
тами по производству 
электрической энергии, с 
использованием которых 
осуществляется деятель
ность по производству и 
купле-продаже электри
ческой энергии на роз
ничном рынке, требова
ний к участию генериру
ющего оборудования в 
общем первичном регу
лировании частоты (с

ином законном осно- электроэнерге- щего оборудо-
вании объектами по тики, владеющим вания с турби-

производству электри- на праве соб- нами типа «Р»,
ческой энергии, с ис- ственности или введенного в
пользованием кото- ином законном эксплуатацию
рых осуществляется основании объек- до вступления
деятельность по про- тами по произ- в силу Правил
изводству и купле- водству электри- технологиче-
продаже электриче- ческой энергии, с ского функци-

ской энергии (мощно- использованием онирования
сти) на оптовом которых осу- электроэнерге-

рынке, требований к ществляется дея- тических си-
генерирующему обо- тельность по про- стем, утвер-
рудованию объектов изводству и жденных по-
электроэнергетики, купле-продаже становлением
участвующему в об- электрической Правительства
щем первичном регу- энергии (мощно- Российской
лировании частоты, а сти) на оптовом Федерации от
также в автоматиче- рынке, требова-' 13.08.2018

ском вторичном регу- ний к оборудова- Ха 937,
лировании частоты и нию объектов
перетоков активной электроэнерге-
мощности, в случае, тики, участвую- - при наличии
если законодатель- щему в общем оформленного
ством в сфере элек- первичном регу- субъектом

троэнергетики преду- лировании ча- электроэнерге-
смотрено участие та- стоты или авто- тики решения
ких объектов в общем матическом вто- об отсутствии
первичном регулиро- ричном регулиро- технической
вании частоты или вании частоты и возможности

автоматическом вто- перетоков актив- участия гене-
ричном регулирова- ной мощности со- рирующего

нии частоты и перето- ответственно. оборудования
ков активной мощно- Отсутствие за- в общем пер-
сти соответственно. фиксированных вичном регу-
Наличие зафиксиро- субъектом опера- лировании ча-
ванных субъектом тивно-диспетчер- стоты, согла-

оперативно-диспет- ского управления сованного с
черского управления в электроэнерге- субъектом
фактов невыполнения тике фактов не- оперативно-
субъектом электро- выполнения субъ- диспетчер-
энергетики, владею- ектом электро- ского управле-
щим на праве соб- энергетики, вла- ния в электро-

ственности или ином деющим на праве энергетике;
законном основании собственности
объектами по произ- или ином закон-
водству электриче- ном основании
ской энергии, с ис- объектами по
пользованием кото- производству
рых осуществляется электрической
деятельность по про- энергии, с ис-
изводству и купле- пользованием ко-
продаже электриче- то рых осуществ-
ской энергии.на роз- ляется деятель-

ничном рынке, требо- ность по произ
водству и купле-
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указанием: наименования 
субъекта электроэнерге
тики, владеющего на 
праве собственности или 
ином законном основа
нии генерирующим обо
рудованием, наименова
ния объекта, на котором 
эксплуатируется генери
рующее оборудование, 
диспетчерского наимено
вания генерирующего 
оборудования и даты 
фиксации факта невы
полнения требовании) и 
случаях непредставления 
такими субъектами элек
троэнергетики по запросу 
субъекта оперативно
диспетчерского управле
ния в электроэнергетике 
данных мониторинга уча
стия генерирующего обо
рудования в общем пер
вичном регулировании 
частоты.

ваний к участию гене
рирующего оборудо
вания в общем пер
вичном регулирова
нии частоты и (или) 

случаев непредставле
ния таким субъектом 
электроэнергетики по 
запросу субъекта опе
ративно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

данных мониторинга 
участия генерирую
щего оборудования в 
общем первичном ре
гулировании частоты

продаже электри
ческой энергии на 
розничном рынке, 
требований к уча
стию генерирую
щего оборудова
ния в общем пер
вичном регулиро
вании частоты и 
случаев непред
ставления таким 
субъектом элек

троэнергетики по 
запросу субъекта 
оперативно-дис

петчерского 
управления в 

электроэнерге
тике данных мо
ниторинга уча
стия генерирую
щего оборудова
ния в общем пер
вичном регулиро

вании частоты

1 в остальных 
случаях

18. Соблюдение тре
бований к функ
ционированию 
оперативно-ин
формационного 
комплекса в нор
мальных усло
виях и при воз
никновении нару
шений в его ра
боте

Соблюдение 
требований к 
функционирова
нию опера
тивно-информа
ционного ком
плекса (объекто
вых програм
мно-техниче
ских комплек
сов) в нормаль
ных условиях и 
при возникнове
нии нарушений 
в его работе

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Наличие фактов полной 
потери диспетчерской 
связи и невозможности 
передачи телеметриче
ской информации от объ
екта электроэнергетики 
длительностью 1 час и 
более в диспетчерский 
центр субъекта опера
тивно-диспетчерского 
управления в электро
энергетике на основании 
актов расследования ава
рий с участием органа 
федерального государ
ственного энергетиче
ского надзора в соответ
ствии с Правилами рас
следования причин ава
рий в электроэнергетике, 
утвержденными поста
новлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 28.10.2009 № 846 
«Об утверждении Правил 
расследования причин 
аварий в электроэнерге
тике» (Собрание законо
дательства Российской

Рекомендуемый 
образец приведен в 
приложении № 6 к 
настоящей мето
дике

Ежемесячно, до 25 
числа месяца, сле
дующего за отчет
ным. При заверше
нии расследования 
причин аварий по
сле предоставления 
сведений за отчет
ный месяц сведе
ния об аварии вно
сятся в показатели 
в следующем ме
сяце с корректи
ровкой показателей 
за месяц, в котором 
произошла авария

Наличие фактов пол
ной потери диспетчер

ской связи и невоз
можности передачи 

телеметрической ин
формации от объекта 
электроэнергетики, 
принадлежащего на 
праве собственности 
или ином законном 
основании субъекту 
электроэнергетики, 

длительностью 1 час и 
более в диспетчерский 
центр субъекта опера
тивно-диспетчерского 
управления в электро

энергетике

Отсутствие фак
тов полной по
тери диспетчер
ской связи и не
возможности пе
редачи телемет
рической инфор
мации от объекта 
электроэнерге
тики, принадле
жащего на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 

субъекту электро
энергетики, дли
тельностью 1 час 
и более в диспет

черский центр 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге

тике

1



25

Федерации, 2009, № 44, 
от. 5243; 2017, Хе 23, ст. 
3320) (далее - Правила 
расследования) - код 
учетного признака ава
рии 1.13 в соответствии с 
таблицей 1 приложения 
№ 2 к Порядку заполне
ния формы акта о рассле
довании причин аварий в 
электроэнергетике, 
утвержденному приказом 
Минэнерго России от 
02.03.2010 №90 «Об 
утверждении формы акта 
о расследовании причин 
аварий в электроэнерге
тике и порядка ее запол
нения» (зарегистрирован 
Минюстом России 
22.04.2010, регистраци
онный Ms 16973), с изме
нениями, внесенными 
приказами Минэнерго 
России от 06.02.2017 
№ 74 (зарегистрирован 
Минюстом России 
17.03.2017, регистраци
онный № 46004) и от 
27.07.2017 №678 (заре
гистрирован Минюстом 
России 08.11.2017, реги
страционный Ха 48814) 
(далее - Порядок), с ука
занием наименования 
субъекта электроэнерге
тики, на объекте(ах) ко
торого такие факты были 
установлены, и наимено
вания объекта

19. Наличие разрабо
танных и утвер
жденных в уста
новленном по
рядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 
потребления 
электрической 
энергии (мощно
сти), а также со- 
отв етствующих 
выписок из ука
занных трафиков

Наличие разра
ботанных и 
утвержденных в 
установленном 
Правилами пол
ного и (или) ча
стичного огра
ничения режима 
потребления 
электрической 
энергии, утвер
жденными по
становлением 
Правительства

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
электросетевого 
хозяйства и объек
тами по передаче 
электрической 
энергии, являющи
еся первичными 
получателями ко
манд об аварийных

Сведения о наличии у 
субъектов электроэнерге
тики, являющихся пер
вичными или вторич
ными получателями ко
манд об аварийных огра
ничениях или о времен
ных отключениях по
требления, разработан
ных и утвержденных в 
установленном Прави
лами ограничения по
рядке графиков аварий
ного ограничения ре-

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой оубъек- 
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии и яв
ляющегося вторич

ным получателем ко
манд об аварийных 

ограничениях, разра
ботанных и утвер

жденных в установ
ленном Правилами .

Наличие у субъ
екта электроэнер
гетики, владею
щего на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами по 
производству 
электрической 

энергии и являю
щегося вторич

ным получателем 
команд об ава-

2/3 в случае, 
если оценивае
мый субъект 

электроэнерге
тики является 
вторичным по
лучателем ко

манд;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях
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на рабочих ме
стах оператив
ного персонала, 
осуществляю
щего ввод графи
ков аварийного 
ограничения ре
жима потребле
ния электриче
ской энергии 
(мощности)

Российской Фе
дерации от 
04.05.2012 
№ 442 (Собра
ние законода
тельства Рос
сийской Феде
рации, 2012, 
№23, ст. 
3008;2019, 
№10, ст. 987) 
(далее -  Пра
вила ограниче
ния) порядке 
графиков ава
рийного ограни
чения режима 
потребления 
электрической 
энергии (мощ
ности)

ограничениях ре
жима потребления 
электрической 
энергии (мощно
сти)

жима потребления элек
трической энергии, гра
фиков аварийного огра
ничения режима потреб
ления электрической 
мощности или графиков 
временного отключения 
потребления в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

ограничения порядке 
графиков аварийного 
ограничения режима 
потребления электри
ческой энергии (мощ

ности)

рийных ограниче
ниях, разработан
ных и утвержден

ных в установ
ленном Прави

лами ограничения 
порядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 

потребления 
электрической 

энергии (мощно
сти)

20. Наличие выпи
сок из графиков 
аварийного 
ограничения ре
жима потребле
ния электриче
ской энергии 
(мощности) на 
рабочих местах 
оперативного 
персонала, осу
ществляющего 
ввод графиков

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие выписок 
из разработанных и 

утвержденных в 
предусмотренном 

Правилами ограниче
ния порядке графиков 
аварийного ограниче
ния режима потребле

ния электрической 
энергии (мощности) 
на рабочих местах 

оперативного персо
нала, осуществляю
щего ввод графиков

Наличие выписок 
из разработанных 
и утвержденных в 
предусмотренном 
Правилами огра
ничения порядке 
графиков аварий
ного ограничения 
режима потребле

ния электриче
ской энергии 

(мощности) на ра
бочих местах опе
ративного персо
нала, осуществля
ющего ввод гра

фиков

1/3 в случае, 
если оценивае
мый субъект 

электроэнерге
тики является 
вторичным по
лучателем ко

манд;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях

21. Техниче
ское со
стояние

Отсутствие фак
тов эксплуатации 
основного обору
дования (котлов, 
паровых и газо
вых турбин, глав
ных паропрово
дов, гидрогенера
торов, турбогене
раторов, основ
ного электротех
нического масло
наполненного 
оборудования) 
сверх назначен
ного в установ
ленном порядке

Отсутствие фак
тов эксплуата
ции основного 
тепломеханиче
ского оборудо
вания (котлов, 
паровых турбин, 
газовых турбин, 
главных паро
проводов) сверх 
назначенного в 
установленном 
порядке ресурса 
или срока экс
плуатации без 
проведения со
ответствующих

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение № 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов экс
плуатации основного 
тепломеханического 

оборудования (котлов, 
паровых турбин, газо
вых турбин, главных 
паропроводов) сверх 
назначенного в уста
новленном порядке 

ресурса или срока экс
плуатации без прове
дения соответствую
щих организационно
технических меропри

ятий по продлению 
ресурса работы ука

занного оборудования

Отсутствие фак
тов эксплуатации 
основного тепло
механического 
оборудования 

(котлов, паровых 
турбин, газовых 
турбин, главных 
паропроводов) 
сверх назначен
ного в установ
ленном порядке 

ресурса или срока 
эксплуатации без 
проведения соот
ветствующих ор

ганизационно-

1/2 если на 
объекте экс
плуатируется 
тепломехани
ческое обору

дование

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях
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ресурса или срока 
эксплуатации без 
проведения соот
ветствующих ор
ганизационно- 
технических ме
роприятий по 
продлению ре
сурса работы ука
занного оборудо
вания или техни
ческого освиде
тельствования

организаци
онно-техниче
ских мероприя
тий по продле
нию ресурса ра
боты указанного 
оборудования 
или техниче
ского освиде
тельствования

или технического 
освидетельствования

технических ме
роприятий по 
продлению ре

сурса работы ука
занного оборудо
вания или техни
ческого освиде
тельствования

22. Отсутствие фак
тов эксплуата
ции основного 
электротехниче
ского оборудо
вания (маслона
полненного обо
рудования, тур
богенераторов, 
гидрогенерато
ров) сверх срока 
эксплуатации 
без проведения 
технического 
освидетельство
вания

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение Ns 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов экс
плуатации основного 
электротехнического 
оборудования (масло
наполненного обору
дования, турбогенера
торов, гидрогенерато
ров) сверх назначен

ного срока эксплуата
ции без проведения 

технического освиде
тельствования

Отсутствие фак
тов эксплуатации 
основного элек
тротехнического 

оборудования 
(маслонаполнен
ного оборудова

ния, турбогенера
торов, гидрогене

раторов) сверх 
назначенного 

срока эксплуата
ции без проведе
ния технического 
освидетельство

вания

1/2 в случае, 
если на объ
екте эксплуа
тируется теп
ломеханиче
ское или гид
ромеханиче

ское оборудо
вание;

1 в остальных 
случаях

23. Отсутствие фак
тов эксплуата
ции гидротур
бин сверх назна
ченного срока 
эксплуатации 
без проведения 
технического 
освидетельство
вания

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение Ха 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов экс
плуатации гидротур
бин сверх назначен

ного срока эксплуата
ции без проведения 

технического освиде
тельствования

Отсутствие фак
тов эксплуатации 

гидротурбин 
сверх назначен
ного срока, экс
плуатации без 

проведения тех
нического осви
детельствования

1/2 в случае, 
если на объ
екте эксплуа
тируется гид
ромеханиче

ское оборудо
вание;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях

24. Обеспечение 
уровня техниче
ского состояния 
объекта, соответ
ствующего удо
влетворитель
ному или хоро
шему или очень 
хорошему виду 
технического со
стояния, установ
ленного методи
кой оценки тех
нического состоя
ния основного

Индекс техниче
ского состояния 
(далее - ИТС) 
объекта

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение Ха 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если ИТС объекта, 
рассчитанный в соот
ветствии с методикой 
оценки технического 
состояния < 50 и > 25 
и на единицах основ

ного технологиче
ского оборудования 
объекта, имеющих 
ИТС < 50 и>  25, не 
используется про

граммно-аппаратный 
комплекс, обеспечива

ющий процесс уда
ленного наблюдения и

Рассчитывается по 
формуле:

Б = ИТС /100, 
если ИТС объекта, 
рассчитанный в со

ответствии с методи
кой оценки техниче

ского состояния,
< 70 и > 50 и на еди

ницах основного 
технологического 
оборудования объ

екта, имеющих 
ИТС < 70 и >  50, не

Если ИТС объ
екта, рассчитан
ный в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния, < 100 и>  70

2/3 для гидро
электростан
ций, атомных 
электростан
ций, а также 
объектов по 

производству 
электрической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;
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технологического 
оборудования и 
линий электропе
редачи электриче
ских станций и 
электрических се
тей, утвержден
ной приказом 
Минэнерго Рос
сии от 26.07.2017 
Ха 676 (зареги
стрирован Миню
стом России 
05.10.2017, реги
страционный 
Ха 48429) (далее -  
методика оценки 
технического со
стояния)

контроля за состоя
нием оборудования, 

его диагностирование 
и прогнозирование из
менения технического 
состояния на основе 
собранных данных 

(исторических данных 
о состоянии оборудо
вания) и операцион

ных данных, получае
мых от систем сбора 
данных, установлен
ных на оборудовании 
(далее - система уда
ленного мониторинга 
и диагностики техни
ческого состояния);

или если ИТС объ
екта, рассчитанный в 
соответствии с мето
дикой оценки техни
ческого состояния, 

<25

используется си
стема удаленного 

мониторинга и диа
гностики техниче
ского состояния;

или если ИТС объ
екта, рассчитанный в 
соответствии с мето
дикой оценки техни
ческого состояния, 

< 50 и > 25 и на еди
ницах основного 
технологического 
оборудования объ

екта, имеющих 
ИТС <50 и >25, ис
пользуется система 
удаленного монито
ринга и диагностики 
технического состо

яния

3/5 в осталь
ных случаях

25. Эксплуатация 
оборудования, 
имеющего высо
кую вероятность 
отказа

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение Ха 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф/П< 0,5, 
где П -  количество 

оборудования, нахо
дящегося в эксплуата
ции, в отношении ко
торого согласно мето
дическим указаниям 
по расчету вероятно- 
сти отказа функцио
нального узла и еди
ницы основного тех
нологического обору
дования и оценки по
следствий такого от
каза, утвержденным 
приказом Минэнерго 
России от 19.02.2019 
Ха 123 (зарегистриро
ван Минюстом России 
04.04.2019, регистра
ционный Ха 54277) 

(далее - методические 
указания по расчету 
вероятности отказа), 

проводится расчет ве
роятности отказа,

Ф -  количество обору
дования с вероятно
стью отказа < 0,75

Рассчитывается по 
формуле: 

Б=Ф/П, если 
0,5 < Ф/П < 1, 

где П -  количество 
оборудования, нахо
дящегося в эксплуа
тации, в отношении 
которого согласно 

методическим указа
ниям по расчету ве
роятности отказа, 
проводится расчет 

вероятности отказа, 
Ф -  количество обо
рудования с вероят
ностью отказа < 0,75

Если Ф/П = 1, 
где П -  количе
ство оборудова
ния, находяще

гося в эксплуата
ции, в отношении 

которого со
гласно методиче
ским указаниям 
по расчету веро
ятности отказа, 
проводится рас
чет вероятности 

отказа,
Ф -  количество 
оборудования с 

вероятностью от
каза < 0,75

1/3 для гидро
электростан
ций, атомных 
электростан
ций, а также • 
объектов по 

производству 
электрической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

2/5 в осталь
ных случаях



29

26. Отсутствие не 
выполненных в 
установленные 
сроки предписа
ний органа феде
рального государ
ственного энерге
тического 
надзора, создаю
щих риск без
опасной работы 
указанных объек
тов в условиях 
низких темпера
тур наружного 
воздуха и про
хождения макси
мума потребле
ния электриче
ской энергии 
(мощности), от
сутствие невы
полненных меро
приятий, разрабо
танных по резуль
татам расследова
ния аварий с уча
стием органа фе
дерального госу
дарственного 
энергетического 
надзора, а также 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Отсутствие не
выполненных 
предписаний, 
создающих риск 
безопасной ра
боты объектов 
электроэнерге
тики в условиях 
низких темпера
тур наружного 
воздуха и про
хождения мак
симума потреб
ления электри
ческой энергии 
(мощности)

Орган федераль
ного государствен
ного энергетиче
ского надзора

Сведения о предписа
ниях, выданных по ре
зультатам проверки 
устранения ранее выяв
ленных нарушений

Без утвержденной 
формы предостав
ления информации

20 календарных 
дней со дня завер
шения проверки, в 
результате которой 
установлены факты 
невыполненных 
предписаний

Наличие предписа
ний, выданных субъ
екту электроэнерге
тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
по производству элек

трической энергии, 
создающих риск без
опасной работы ука
занных объектов в 

условиях низких тем
ператур наружного 

воздуха и прохожде
ния максимума по

требления электриче
ской энергии (мощно

сти)

Отсутствие пред
писаний, выдан

ных субъекту 
электроэнерге

тики, владеющим 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, 
создающих риск 
безопасной ра

боты указанных 
объектов в усло
виях низких тем
ператур наруж
ного воздуха и 
прохождения 

максимума по
требления элек
трической энер
гии (мощности)

2/3

27. Выполнение ме
роприятий, раз
работанных по 
результатам рас
следования ава
рий с участием 
органа феде
рального госу
дарственного 
энергетического 
надзора

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Перечень противоаварий- 
ных мероприятий, не вы
полненных в установлен
ный актом расследования 
срок, в соответствии с от
четом об авариях в элек
троэнергетике, форма и 
порядок заполнения 
формы которого утвер
ждены приказом 
Минэнерго России от 
02.03.2010 №92 «Об 
утверждении формы от
чета об авариях в элек
троэнергетике и порядка 
ее заполнения» (зареги
стрирован Минюстом 
России 17.05.2010, реги
страционный № 17225)с 
изменениями, внесен
ными приказами 
Минэнерго России от 
06.02.2017 № 74 (зареги
стрирован Минюстом 
России 17.03.2017, реги
страционный № 46004)и 
от 27.07.2017 №678 (за
регистрирован Миню
стом России 08.11.2017, 
регистрационный

Рекомендуемый 
образец приведен в 
приложении № 6 к 
настоящей мето
дике

Ежемесячно, до 25 
числа месяца, сле
дующего за отчет
ным. При заверше
нии расследования 
причин аварий по
сле предоставления 
сведений за отчет
ный месяц сведе
ния об аварии вно
сятся в показатели 
в следующем ме
сяце с корректи
ровкой показателей 
за месяц, в котором 
произошла авария

Наличие в оценивае
мом периоде не вы

полненных субъектом 
электроэнергетики, 

владеющим на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, в 

установленные актом 
расследования сроки 
мероприятий, разра

ботанных по результа
там расследования 

аварий в соответствии 
с Правилами рассле

дования

Отсутствие в оце
ниваемом пери

оде не выполнен
ных субъектом 
электроэнерге

тики, владеющим 
на праве соб

ственности или 
ином законном 

основании объек
тами по произ

водству электри
ческой энергии, в 
установленные 

актом расследова
ния сроки меро

приятий, разрабо
танных по резуль
татам расследова
ния аварий в со

ответствии с Пра
вилами расследо

вания

1/3
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№ 48814) (далее - отче
том об авариях), с указа
нием наименования субъ
екта электроэнергетики, 
которым не были выпол
нены указанные меро
приятия, и наименования 
объекта

28. Персонал Организация ра
боты по обуче
нию и подготовке 
производственно
технического 
персонала

Наличие и вы
полнение плана 
дополнитель
ного профессио
нального обра
зования руково
дящих работни
ков и специали
стов, оператив
ного, опера
тивно-ремонт
ного и ремонт
ного персонала

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф • количество 
руководящих работ

ников и специалистов, 
оперативного, опера
тивно-ремонтного и 
ремонтного персо
нала, прошедших 

курсы дополнитель
ного профессиональ

ного образования 
(поддержание квали
фикации), в оценивае
мом периоде, человек; 
П - количество выше
указанных работни
ков, в отношении ко
торых запланировано 
на оцениваемый пе

риод проведение кур
сов дополнительного 
профессионального 

образования (с учетом 
возможных измене
ний, связанных с за
нимаемыми работни
ками должностями), 

человек

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П  

еслиФ<П, 
где: Ф - количество 
руководящих работу 
ников и специали
стов, оперативного, 
оперативно-ремонт
ного и ремонтного 
персонала, прошед
ших курсы дополни
тельного профессио
нального образова
ния (поддержание 
квалификации), в 

оцениваемом пери
оде, человек;

П - количество вы
шеуказанных работ
ников, в отношении 
которых запланиро
вано на оценивае

мый период проведе
ние курсов дополни
тельного профессио
нального образова
ния (с учетом воз

можных изменений, 
связанных с занима
емыми работниками 

должностями), 
человек

Если Ф >П, 
либо П=0, 

где: Ф - количе
ство руководя

щих работников и 
специалистов, 
оперативного, 
оперативно-ре
монтного и ре

монтного персо
нала, прошедших 
курсы дополни

тельного профес
сионального об
разования (под
держание квали
фикации), в оце
ниваемом пери

оде, человек;
П - количество 
вышеуказанных 

работников, в от
ношении которых 
запланировано на 
оцениваемый пе
риод проведение 
курсов дополни
тельного профес
сионального об
разования (с уче
том возможных 
изменений, свя

занных с занимае
мыми работни
ками должно

стями), человек

1/4

29. Наличие про
грамм подго
товки по новой 
должности для 
оперативного и 
оперативно-ре
монтного персо
нала

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие программ 
подготовки по новой 
должности для опера
тивного и оперативно
ремонтного персонала

Наличие про
грамм подготовки 
по новой должно
сти для оператив

ного и опера
тивно-ремонт
ного персонала

1/4
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30. Наличие и вы
полнение гра
фика проверки 
знаний руково
дящих работни
ков и специали
стов, оператив
ного, опера
тивно-ремонт
ного и ремонт
ного персонала

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение Ха 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 
руководящих работ

ников и специалистов, 
оперативного, опера
тивно-ремонтного и 
ремонтного персо

нала, прошедших про
верку знаний в оцени
ваемом периоде, чело

век;
П - количество руко

водящих работников и 
специалистов, опера
тивного, оперативно
ремонтного и ремонт
ного персонала, в от
ношении которых за

планирована проверка 
знаний в оцениваемом 
периоде (с учетом воз
можных изменений, 
связанных с занимае
мыми работниками 

должностями), чело
век

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
руководящих работа 
ников и специали

стов, оперативного, 
оперативно-ремонт
ного и ремонтного 
персонала, прошед
ших проверку зна
ний в оцениваемом 
периоде, человек; 

ГГ - количество руко
водящих работников 
и специалистов, опе

ративного, опера
тивно-ремонтного и 
ремонтного персо
нала, в отношении 

которых запланиро
вана проверка зна
ний в оцениваемом 
периоде (с учетом 

возможных измене
ний, связанных с за
нимаемыми работ
никами должно
стями), человек

Если Ф > П, 
либо П=0, 

где: Ф - количе
ство руководя

щих работников и 
специалистов, 
оперативного, 
оперативно-ре
монтного и ре

монтного персо
нала, прошедших 
проверку знаний 
в оцениваемом 

периоде, человек; 
П - количество 

руководящих ра
ботников и спе

циалистов, опера
тивного, опера
тивно-ремонт
ного и ремонт

ного персонала, в 
отношении кото
рых запланиро
вана проверка 

знаний в оценива
емом периоде (с 
учетом возмож
ных изменений, 

связанных с зани
маемыми работ
никами должно
стями), человек

1/4

31. Наличие про
грамм специаль
ной подготовки 
для работников 
из числа опера
тивного и опе
ративно-ремонт
ного персонала

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие программ 
специальной подго

товки для работников 
из числа оперативного 
и оперативно-ремонт

ного персонала

Наличие про
грамм специаль
ной подготовки 
для работников 
из числа опера

тивного и опера
тивно-ремонт
ного персонала

1/4

32. Обеспеченность 
персонала экс
плуатационной и 
оперативной до
кументацией, ин
струкциями, по
ложениями, дан
ными по допусти
мым токовым 
нагрузками линий 
электропередачи 
и оборудования,

Наличие утвер
жденного субъ
ектом электро
энергетики пе
речня инструк
ций, положений, 
технологиче
ских и опера
тивных схем для 
каждого струк
турного подраз
деления (цеха,

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение Ш 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие утвер
жденного субъектом 

электроэнергетики пе
речня инструкций, по
ложений, технологи

ческих и оперативных 
схем для каждого 
цеха, подстанции, 

района, участка, лабо
ратории и службы

Наличие утвер
жденного субъек
том электроэнер
гетики перечня 
инструкций, по
ложений, техно

логических и опе
ративных схем 

для каждого цеха, 
подстанции, рай
она, участка, ла

боратории и

1/3



32

схемами, переч
нями сложных 
переключений в 
электроустанов
ках и тепловых 
схемах, а также 
типовыми блан
ками (програм
мами) переключе
ний, соответству
ющих указанным 
перечням, утвер
жденным субъек
том электроэнер
гетики

лаборатории,
службы)

службы

33. Обеспеченность 
персонала экс
плуатационной 
документацией 
в соответствии с 
утвержденными 
субъектом элек
троэнергетики 
перечнями

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие на рабо
чих местах эксплуата
ционной документа
ции в соответствии с 

утвержденными субъ
ектом электроэнерге

тики перечнями

Наличие на рабо
чих местах экс
плуатационной 
документации в 
соответствии с 

утвержденными 
субъектом элек

троэнергетики пе
речнями

1/3

34. Наличие на ра
бочих местах 
оперативной до
кументации для 
категорий ра
ботников опера
тивный и опера
тивно-ремонт
ный персонал в 
соответствии с 
утвержденным 
субъектом элек
троэнергетики 
перечнем

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие на рабо
чих местах оператив
ной документации для 
категорий работников 
оперативный и опера
тивно-ремонтный пер
сонал в соответствии 

с утвержденным субъ
ектом электроэнерге

тики перечнем

Наличие на рабо
чих местах опера
тивной докумен
тации для катего
рий работников 
оперативный и 
оперативно-ре
монтный персо
нал в соответ
ствии с утвер

жденным субъек
том электроэнер
гетики перечнем

1/3

35. Противо- 
аварийная 
и ава- 
рийно- 
восстано- 
вительная 
деятель
ность

Наличие аварий
ного запаса обо
рудования и не
обходимых мате
риалов для вы
полнения ава
рийно-восстано
вительных работ 
в соответствии с 
утвержденным 
субъектом элек
троэнергетики пе
речнем

Наличие пе
речня аварий
ного запаса для 
выполнения ава
рийно-восстано
вительных ра
бот

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о готовности 
субъектов электроэнерге
тики к выполнению ава
рийно-восстановитель
ных работ в соответствии 
с Перечнем предоставля
емой субъектами элек
троэнергетики информа
ции

Приложение № 8 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Отсутствие перечня 
аварийного запаса для 

выполнения ава
рийно-восстанови

тельных работ

Наличие перечня 
аварийного за

паса для выпол
нения аварийно
восстановитель

ных работ

1/3

36. Укомплектован
ность ресурсами 
для проведения 
аварийно-вос
становительных 
работ

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о готовности 
субъектов электроэнерге
тики к выполнению ава- 
рийно-восстановигель- 
ных работ в соответствии 
с Перечнем предоставля
емой субъектами элек
троэнергетики информа
ции

Приложение № 8 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 
при П > 0,

где: Ф • фактические 
ресурсы, единиц изме

рения;
П - запланированные 

ресурсы, единиц изме
рения

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф/П, 

если Ф/П < 0,9, 
где: Ф -  фактические 
ресурсы, единиц из

мерения;
П -  запланирован

ные ресурсы, единиц 
измерения

Если Ф / П > 0,9, 
где: Ф - фактиче

ские ресурсы, 
единиц измере

ния;
П - запланирован
ные ресурсы, еди

ниц измерения

1/3

37. Укомплектован
ность аварий
ного запаса обо
рудования, ма
териалов в соот
ветствии с 
утвержденным

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической

Сведения о готовности 
субъектов электроэнерге
тики к выполнению ава
рийно-восстановитель
ных работ в соответствии 
с Перечнем предоставля
емой субъектами элек-

Приложение № 8 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если(£Ф1/Ш)/К < 0,5, 
или хотя бы по одной 
из позиций основного 

технологического
оборудования (или его 
функциональных уз
лов) утвержденного 
перечня 6 i / Ш <0,5,

Рассчитывается по 
формуле:

Б = (£Oi/ffi)/N, 
если

0,5<(£Oi/ffi)/N<
0,9,

где: Ф1 -  количество 
единиц аварийного

Если(£Ф1/ГЕ)/К > 
0,9,

где: Ф1 - количе
ство единиц ава
рийного запаса, 
единиц измере

ния;
Ili - количество

1/3
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субъектом элек
троэнергетики 
перечнем

энергии троэнергетики информа
ции

где: ф{ - количество 
единиц аварийного за
паса, единиц измере

ния;
ГЕ - количество еди

ниц аварийного запаса 
в соответствии с 

утвержденным субъ
ектом электроэнерге
тики перечнем ава

рийного запаса обору
дования и запасных 
частей, единиц изме

рения;
N -  количество оцени
ваемых единиц изме

рения

запаса, единиц изме
рения;

Ш -  количество еди
ниц аварийного за
паса в соответствии 

с утвержденным 
субъектом электро

энергетики перечнем 
аварийного запаса 
оборудования и за
пасных частей, еди

ниц измерения;
N -  количество оце
ниваемых единиц из

мерения

единиц аварий
ного запаса в со

ответствии с 
утвержденным 
субъектом элек

троэнергетики пе
речнем аварий
ного запаса обо
рудования и за
пасных частей, 
единиц измере

ния;
N -  количество 

оцениваемых еди
ниц измерения

38. Наличие графика 
проведения и 
проведение в со
ответствии с та
ким графиком 
противоаварий- 
ных тренировок 
персонала по 
предотвращению 
аварийных ситуа
ций

Наличие и вы
полнение гра
фика проведе
ния контроль
ных противоава- 
рийных трени
ровок персонала

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о выполнении 
мероприятий по подго
товке персонала в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложение № 45 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
проведенных в оцени
ваемом периоде кон

трольных противоава- 
рийных тренировок 
оперативного персо

нала, штук;
П - количество кон

трольных противоава- 
рийных тренировок 
оперативного персо
нала, проведение ко
торых запланировано 
в оцениваемом пери

оде, штук

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

еслиФ<П, 
где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 

контрольных проти- 
воаварииных трени
ровок оперативного 

персонала, штук; 
П - количество кон
трольных противо- 
аварийных трениро

вок оперативного 
персонала, проведе
ние которых запла
нировано в оценива
емом периоде, штук

Если Ф > П, 
где: Ф - количе

ство проведенных 
в оцениваемом 
периоде кон

трольных проти- 
воаварийных тре

нировок опера
тивного персо

нала, штук;
П - количество 

контрольных про- 
тивоаварийных 
тренировок опе
ративного персо
нала, проведение 
которых заплани
ровано в оценива

емом периоде, 
штук

1

39. Ремонтная
деятель
ность

Выполнение 
субъектом элек
троэнергетики 
разработанного 
им плана подго
товки к работе в 
отопительный се
зон, включаю
щего в себя в том 
числе проведение 
ремонта основ
ного и вспомога
тельного обору
дования, зданий и 
сооружений в со
ответствии с со
гласованными

Выполнение 
графика по вы
воду основного 
технологиче
ского оборудо
вания в капи
тальный ремонт

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Годовой план ремонта 
объектов электроэнерге
тики, Сведения о выпол
нении годового плана ре
монта объектов электро
энергетики в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации и Сведения о 
выполнении программы 
технического перевоору
жения и реконструкции 
субъектами электроэнер
гетики

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, выведенных в 
капитальный ремонт, 
из числа запланиро

ванных в годовом гра
фике ремонта, штук. 
При этом вывод в ре
монт при отказе субъ
екта оперативно-дис
петчерского управле
ния в электроэнерге
тике включения ре-

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период единиц обо
рудования, выведен
ных в капитальный 
ремонт, из числа за
планированных в го

довом графике ре
монта, штук. При 

этом вывод в ремонт 
при отказе субъекта

Ф >П  
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, выве
денных в капи

тальный ремонт, 
из числа заплани
рованных в годо
вом графике ре

монта, штук. При 
этом вывод в ре
монт при отказе

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;



субъектами опе
ративно-диспет
черского управле
ния сводными го
довыми графи
ками ремонта и 
испытания обору
дования, влияю
щего на готов
ность выработки 
и передачи элек
трической и теп
ловой энергии

монта в месячный гра- оперативно-диспет- субъекта опера-
фик ремонта объектов черского управления тивно-диспетчер- 1/8 в осталь-
диспетчеризации или в электроэнергетике ского управления ных случаях
отказе в разрешении включения ремонта в электроэнерге-

диспетчерской заявки в месячный график тике включения
в случаях, предусмот- ремонта объектов ремонта в месяч-

ренных соответ- диспетчеризации ный график ре-
ственно или отказе в разре- монта объектов

пунктами 15, 20 и 31 шении диспетчер- диспетчеризации
Правил вывода в ре- ской заявки в слу- или отказе в раз-

монт, не считается не- чаях, предусмотрен- решении диспет-
выполненным до ных соответственно черской заявки в

окончания месяца, в пунктами 15, 20 и 31 случаях, преду-
котором в соответ- Правил вывода в ре- смотренных соот-
ствии с пунктом 27 монт, не считается ветственно
Правил вывода в ре- невыполненным до пунктами 15, 20 и

монт были устранены окончания месяца, в 31 Правил вывода
обстоятельства, пре- котором в соответ- в ремонт, не счи-
пятствующие выводу ствии с пунктом 27 тается невыпол-
в ремонт объекта дис- Правил вывода в ре- ненным до окон-

петчеризации, при монт были устра- чания месяца, в
условии оформления йены обстоятель- котором в соот-
диспетчерской заявки ства, препятствую- ветствии с пунк-
(в случаях, указанных щие выводу в ре- том 27 Правил

в пункте 31 Правил монт объекта дис- вывода в ремонт
вывода в ремонт - по- петчеризации, при были устранены

вторной) в этот пе- условии оформления обстоятельства,
риод. Также не счипга- диспетчерской за- препятствующие
ется невыполненным явки (в случаях, ука- выводу в ремонт
вывод в ремонт еди- занных в пункте 31 объекта диспетче-
ницы оборудования, Правил вывода в ре- ризации, при
на которой выполнен монт - повторной) в условии оформле-
один из следующих этот период. Также ния диспетчер-

пунктов: не считается невы- ской заявки (в
- работы по техниче- полненным вывод в случаях, указан-
скому перевооруже- ремонт единицы ных в пункте 31

нию и реконструкции оборудования, на ко- Правил вывода в
(далее - ТПиР) с пол- торой выполнен ремонт - повтор-
ной заменой единицы один из следующих ной) в этот пе-

оборудования; пунктов: риод. Также не
- работы по ТПиР на - работы по ТПиР с считается невы-
отдельных функцио- полной заменой еди- полненным вывод
нальных узлах еди- ницы оборудования; в ремонт единицы

ницы оборудования (в - работы по ТПиР на оборудования, на
случае решения о при- отдельных функцио- которой выпол-
менении вида ремонта нальных узлах еди- нен один из еле-
«по техническому со- ницы оборудования дующих пунктов:

стоянию»). (в случае решения о - работы по ТПиР
Кроме того, не учиты- применении вида ре- с полной заменой
вается невывод в ре- монта «по техниче- единицы обору-

монт газовой турбины скому состоянию»). дования;
по причине недоста- Кроме того, не учи- - работы по ТПиР
точной наработки в тывается невывод в на отдельных
межремонтный пе- ремонт газовой тур- функциональных

риод в эквивалентных бины по причине не- узлах единицы
часах (далее -  экв.ч) оборудования (в
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(или рабочих часах) 
до достижения норма

тивного значения, 
установленного орга- 
низацией-изготовите- 

лем;
П - количество единиц 
оборудования нарас
тающим итогом на 

оцениваемый период, 
запланированных для 
вывода в капитальный 
ремонт в соответствии 
с календарным годо

вым графиком ре
монта, штук

достаточной нара
ботки в межремонт
ный период в экв.ч 
(или рабочих часах) 
до достижения нор
мативного значения, 
установленного ор- 
ганизацией-изгото- 

вителем;
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период, запланиро

ванных для вывода в 
капитальный ремонт 
в соответствии с ка
лендарным годовым 
графиком ремонта, 

штук

случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»). 
Кроме того, не 

учитывается не- 
вывод в ремонт 

газовой турбины 
по причине недо
статочной нара
ботки в межре

монтный период 
в экв.ч (или рабо
чих часах) до до
стижения норма

тивного значения, 
установленного 

организацией-из- 
готовителем;

П - количество 
единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, запланиро
ванных для вы
вода в капиталь
ный ремонт в со
ответствии с ка
лендарным годо
вым графиком ре

монта, штук

40. Выполнение 
графика оконча
ния капиталь
ного ремонта 
основного тех
нологического 
оборудования

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Годовой план ремонта 
объектов электроэнерге
тики, Сведения о выпол
нении годового плана ре
монта объектов электро
энергетики в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации и Сведения о 
выполнении программы 
технического перевоору
жения и реконструкции 
субъектами электроэнер
гетики

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, на которых вы
полнен капитальный 
ремонт, из числа за
планированных в го

довом графике ре
монта, штук. При 

этом ремонт при от
казе субъекта опера

тивно-диспетчерского 
управления в электро
энергетике включения 
ремонта в месячный 
график ремонта объ
ектов диспетчериза
ции или отказе в раз
решении диспетчер

ской заявки в случаях,

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П , 

еслиФ сП , 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период единиц обо
рудования, на кото
рых выполнен капи
тальный ремонт, из 
числа запланирован
ных в годовом гра
фике ремонта, штук.

При этом ремонт 
при отказе субъекта 
оперативно-диспет
черского управления 
в электроэнергетике 
включения ремонта 
в месячный график 
ремонта объектов

Ф >П  
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, на ко
торых выполнен 
капитальный ре

монт, из числа за
планированных в 
годовом графике 
ремонта, штук. 

При этом ремонт 
при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 
управления в 

электроэнерге
тике включения

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях
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предусмотренных со
ответственно 

пунктами 15, 20 и 31 
Правил вывода в ре
монт, не считается не 

выполненным до 
окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 

Правил вывода в ре
монт были устранены 
обстоятельства, пре
пятствующие выводу 
в ремонт объекта дис

петчеризации, при 
условии оформления 
диспетчерской заявки 
(в случаях, указанных 

в пункте 31 Правил 
вывода в ремонт - по

вторной) в этот пе
риод. Также не счита
ется невыполненным 
ремонт единицы обо
рудования, на которой 
выполнен один из сле

дующих пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди

ницы оборудования (в 
случае решения о при
менении вида ремонта 
«по техническому со

стоянию»). 
Кроме того,

не учитывается не
проведение ремонта 
газовой турбины по 
причине недостаточ
ной наработки в меж
ремонтный период в 

экв.ч (или рабочих ча
сах) до достижения 

нормативного значе
ния, установленного 
организацией-изгото- 

вкггелем;
П - количество единиц 
оборудования нарас
тающим итогом на 

оцениваемый период,

диспетчеризации 
или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу

чаях, предусмотрен
ных соответственно 
пунктами 15, 20 и 31 
Правил вывода в ре
монт, не считается 
невыполненным до 
окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 

Правил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 
этот период. Также 
не считается невы
полненным ремонт 

единицы оборудова
ния, на которой вы
полнен один из сле
дующих пунктов:

- работы по ТПиР с 
полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»).

Кроме того, 
не учитывается не

проведение ремонта 
газовой турбины по 
причине недостаточ

ной наработки в 
межремонтный пе

риод в экв.ч (или ра
бочих часах) до до
стижения норматив
ного значения, уста-

ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных соот
ветственно 

пунктами 15, 20 и 
31 Правил вывода 
в ремонт, не счи
тается невыпол
ненным до окон
чания месяца, в 
котором в соот
ветствии с пунк
том 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены 
обстоятельства, 

препятствующие 
выводу в ремонт 

объекта диспетче
ризации, при 

условии оформле
ния диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор

ной) в этот пе
риод. Также не 
считается невы
полненным ре
монт единицы 

оборудования, на 
которой выпол
нен один из сле

дующих пунктов:
- работы по ТПиР 
с полной заменой
единицы обору

дования;
- работы по ТПиР

на отдельных 
функциональных 
узлах единицы 

оборудования(в 
случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»).
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на которых заплани
ровано выполнение 

капитального ремонта 
в соответствии с ка
лендарным годовым 
графиком ремонта, 

штук

новленного органи- 
зацией-изготовите-

лем;
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период, на которых 
запланировано вы
полнение капиталь
ного ремонта в соот
ветствии с календар
ным годовым графи
ком ремонта, ипук

Кроме того, 
не учитывается 

непроведение ре
монта газовой 

турбины по при
чине недостаточ
ной наработки в 
межремонтный 
период в экв.ч 

(или рабочих ча
сах) до достиже

ния нормативного 
значения, уста

новленного орга- 
низацией-изгото- 

вителем;
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, на которых 

запланировано 
выполнение капи
тального ремонта 
в соответствии с 
календарным го
довым графиком 

ремонта, штук

41. Выполнение 
графика по вы
воду основного 
технологиче
ского оборудо
вания в средний 
ремонт

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Годовой план ремонта 
объектов электроэнерге
тики, Сведения о выпол
нении годового плана ре
монта объектов электро
энергетики в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации и Сведения о 
выполнении программы 
технического перевоору
жения и реконструкции 
субъектами электроэнер
гетики

Приложения 
№№ 75,76 и 79 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, выведенных в 
средний ремонт, из 

числа запланирован
ных в годовом гра

фике ремонта, пггук. 
При этом вывод в ре
монт при отказе субъ
екта оперативно-дис
петчерского управле
ния в электроэнерге
тике включения ре

монта в месячный гра
фик ремонта объектов 
диспетчеризации или 
отказе в разрешении 

диспетчерской заявки 
в случаях, предусмот

ренных соответ
ственно пунктами 15, 

20 и 31 Правил вы-

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф <П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период единиц обо
рудования, выведен

ных в средний ре
монт, из числа за

планированных в го
довом графике ре
монта, штук. При 

этом вывод в ремонт 
при отказе субъекта 
оперативно-диспет

черского управления 
в электроэнергетике 
включения ремонта 
в месячный график 
ремонта объектов 
диспетчеризации 

или отказе в разре
шении диспетчер-

Ф > П  
либо П -  0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, выве
денных в средний 
ремонт, из числа 
запланированных 

в годовом гра
фике ремонта, 

штук. При этом 
вывод в ремонт 
при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 

управления в 
электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях
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вода в ремонт, не счи
тается невыполнен

ным до окончания ме
сяца, в котором в со
ответствии с пунктом 
27 Правил вывода в 
ремонт были устра

нены обстоятельства, 
препятствующие вы

воду в ремонт объекта 
диспетчеризации, при 
условии оформления 
диспетчерской заявки 
(в случаях, указанных 

в пункте 31 Правил 
вывода в ремонт - по

вторной) в этот пе
риод. Также не счита
ется невыполненным 
вывод в ремонт еди
ницы оборудования, 
на которой выполнен 
один из следующих 

пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди

ницы оборудования (в 
случае решения о при
менении вида ремонта 
«по техническому со

стоянию»).
Кроме того, не учиты
вается невывод в ре

монт газовой турбины 
по причине недоста
точной наработки в 
межремонтный пе

риод в экв.ч (или ра
бочих часах) до дости

жения наработки, 
установленной орга- 
низацией-изготовите- 
лем для соответствую

щего вида ремонта; 
П - количество единиц 
оборудования нарас
тающим итогом на 

оцениваемый период, 
запланированных для 
вывода в средний ре
монт в соответствии с 
календарным годовым

ской заявки в слу
чаях, предусмотрен
ных соответственно 
пунктами 15, 20 и 31 
Правил вывода в ре
монт, не считается 
невыполненным до 
окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 
Правил вывода в ре

монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 
этот период. Также 
не считается невы
полненным вывод в 

ремонт единицы 
оборудования, на ко

торой выполнен 
один из следующих 

пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»). 
Кроме того, не учи
тывается невывод в 
ремонт газовой тур
бины по причине не
достаточной нара

ботки в межремонт
ный период в экв.ч 
(или рабочих часах) 
до достижения нара
ботки, установлен
ной организацией- 
изготовителем для 
соответствующего

вида ремонта;

или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных соот
ветственно пунк
тами 15,20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспетче
ризации, при 

условии оформле
ния диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе
риод. Также не 
считается невы

полненным вывод 
в ремонт единицы 
оборудования, на 
которой выпол
нен один из сле

дующих пунктов:
- работы по ТПиР 
с полной заменой
единицы обору

дования;
- работы по ТПиР 

на отдельных
функциональных 
узлах единицы 
оборудования (в 

случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»). 
Кроме того, не 

учитывается не
вывод в ремонт 
газовой турбины
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графиком ремонта, 
штук

П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период, запланиро

ванных для вывода в 
средний ремонт в со
ответствии с кален

дарным годовым 
графиком ремонта, 

штук

по причине недо
статочной нара
ботки в межре

монтный период 
в экв.ч (или рабо
чих часах) до до
стижения нара
ботки, установ

ленной организа- 
цией-изготовите- 
лем для соответ
ствующего вида 

ремонта;
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, запланиро
ванных для вы
вода в средний 

ремонт в соответ
ствии с календар
ным годовым гра
фиком ремонта, 

штук

42. Выполнение 
графика оконча
ния среднего ре
монта основ
ного технологи
ческого обору
дования

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Годовой план ремонта 
объектов электроэнерге
тики, Сведения о выпол
нении годового плана ре
монта объектов электро
энергетики в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации и Сведения о 
выполнении программы 
технического перевоору
жения и реконструкции 
субъектами электроэнер
гетики

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 к 
Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, на которых вы

полнен средний ре
монт, из числа запла

нированных в годовом 
графике ремонта, 

штук. При этом ре
монт при отказе субъ
екта оперативно-дис
петчерского управле
ния в электроэнерге
тике включения ре

монта в месячный гра
фик ремонта объектов 
диспетчеризации или 
отказе в разрешении 

диспетчерской заявки 
в случаях, предусмот

ренных соответ
ственно

пунктами 15,20 и 31 
Правил вывода в ре

монт, не считается не
выполненным до

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито

гом на оцениваемый 
период единиц обо
рудования, на кото
рых выполнен сред
ний ремонт, из числа 
запланированных в 
годовом графике ре

монта, штук. При 
этом ремонт при от
казе субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 
включения ремонта 
в месячный график 
ремонта объектов 
диспетчеризации 

или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу

чаях, предусмотрен
ных соответственно 
пунктами 15,20 и 31

Ф >П  
либо П = 0, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, на ко
торых выполнен 
средний ремонт, 

из числа заплани
рованных в годо
вом графике ре

монта, штук. При 
этом ремонт при 
отказе субъекта 
оперативно-дис

петчерского 
управления в 

электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях
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окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 

Правил вывода в ре
монт были устранены 
обстоятельства, пре
пятствующие выводу 
в ремонт объекта дис

петчеризации, при 
условии оформления 
диспетчерской заявки 
(в случаях, указанных 

в пункте 31 Правил 
вывода в ремонт - по

вторной) в этот пе
риод. Также не счита
ется невыполненным 
ремонт единицы обо

рудования, на которой 
выполнен один из сле

дующих пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди

ницы оборудования (в 
случае решения о при
менении вида ремонта 
«по техническому со

стоянию»). 
Кроме того,

не учитывается не
проведение ремонта 
газовой турбины по 
причине недостаточ
ной наработки в меж
ремонтный период в 

экв.ч (или рабочих ча
сах) до достижения 
наработки, установ

ленной организацией- 
изготовителем для со
ответствующего вида 

ремонта;
П - количество единиц 
оборудования нарас
тающим итогом на 

оцениваемый период, 
на которых заплани
ровано выполнение 
среднего ремонта в 

соответствии с кален
дарным годовым гра
фиком ремонта, штук

Правил вывода в ре
монт, не считается 
невыполненным до 
окончания месяца, в 
котором в соответ
ствии с пунктом 27 
Правил вывода в ре

монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 
этот период. Также 
не считается невы
полненным ремонт 
единицы оборудова
ния, на которой вы
полнен один из сле
дующих пунктов:

- работы по ТПиР с 
полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»).

Кроме того, 
не учитывается не

проведение ремонта 
газовой турбины по 
причине недостаточ

ной наработки в 
межремонтный пе

риод в экв.ч (или ра
бочих часах) до до

стижения наработки, 
установленной орга- 
низацией-изготови- 
телем для соответ
ствующего вида ре

монта;
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито

гом на оцениваемый

случаях, преду
смотренных соот
ветственно пунк
тами 15, 20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспетче
ризации, при 

условии оформле
ния диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе
риод. Также не 
считается невы
полненным ре
монт единицы 

оборудования, на 
которой выпол
нен один из сле

дующих пунктов: 
- работы по ТПиР 
с полной заменой 
единицы обору

дования;
: - работы по ТПиР 

на отдельных 
функциональных 
узлах единицы 

оборудования (в 
случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»).
Кроме того, 

не учитывается 
непроведение ре

монта газовой 
турбины по при
чине недостаточ
ной наработки в
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период, на которых 
запланировано вы
полнение среднего 
ремонта в соответ

ствии с календарным 
годовым графиком 

ремонта, ппук

межремонтный 
период в экв.ч 

(или рабочих ча
сах) до достиже
ния наработки, 
установленной 

организацией-из- 
готовителем для 
соответствую
щего вида ре

монта;
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, на которых 

запланировано 
выполнение сред

него ремонта в 
соответствии с 

календарным го
довым графиком 
ремонта, штук

43. Отсутствие на 
момент приня
тия решения о 
готовности 
субъекта элек
троэнергетики к 
работе в отопи
тельный сезон 
основного тех
нологического 
оборудования с 
ИТС < 50, капи
тальный или 
средний ремонт 
которого не вы
полнен в соот
ветствии с годо
вым планом ре
монта

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности ИЛИ 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования, Годовой 
план ремонта объектов 
электроэнергетики и Све
дения о выполнении го
дового плана ремонта 
объектов электроэнерге
тики в соответствии с 
Перечнем предоставляе
мой субъектами электро
энергетики информации 
Сведения о выполнении 
программы технического 
перевооружения и рекон
струкции субъектами 
электроэнергетики

Приложения 
№№ 73, 75, 76 и 79 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие основного 
технологического 

оборудования с доре- 
монтным значением, 

рассчитанным в соот
ветствии с методикой 
оценки технического 
состояния ИТС < 50, 

капитальный или 
средний ремонт кото
рого не выполнен в 

оцениваемом периоде 
в соответствии с годо
вым планом ремонта и 

при этом не прове
дены ТПиР или не за
планирован вывод из 
эксплуатации такого 

оборудования в следу
ющем периоде

Отсутствие ос
новного техноло
гического обору
дования с доре- 
монтным значе
нием, рассчитан
ным в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния ИТС < 50, ка

питальный или 
средний ремонт 
которого не вы
полнен в оцени

ваемом периоде в 
соответствии с 

годовым планом 
ремонта и при 
этом не прове
дены ТПиР или 
не запланирован 

вывод из эксплуа
тации такого обо
рудования в сле
дующем периоде

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ- 
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях

44. Отсутствие обо
рудования в не
удовлетвори
тельном техни-

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования, Годовой 
план ремонтов объектов

Приложения 
№№ 73, 75, 76 и 79 
к Перечню предо
ставляемой субъек-

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер-

Наличие основного 
технологического 

оборудования с рас
считанным в соответ

ствии с методикой

Отсутствие ос
новного техноло
гического обору
дования с рассчи-

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций,
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ческом состоя
нии, не вклю
ченного в годо
вой план ре
монта и в план 
ТПиР основного 
технологиче
ского оборудо
вания или в 
план вывода из 
эксплуатации 
оборудова- 
ния/объектов

ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

электроэнергетики, Све
дения о выполнении го
дового плана ремонтов 
объектов электроэнерге
тики и Сведения о вы
полнении программы 
технического перевоору
жения и реконструкции 
субъектами электроэнер
гетики в соответствии с 
Перечнем предоставляе
мой субъектами электро
энергетики информации

тами электроэнер
гетики информа
ции

гетики информа
ции

оценки технического 
состояния ИТС < 50, 
не включенного в го
довой план ремонта 

или ТПиР в оценивае
мом периоде или не 
запланированного к 
выводу из эксплуата
ции в следующем пе

риоде

тайным в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния ИТС < 50, не 
включенного в 

годовой план ре
монта или ТПиР в 
оцениваемом пе
риоде или не за

планированного к 
выводу из эксплу
атации в следую

щем периоде

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях

45. Отсутствие 
факта ухудше
ния техниче
ского состояния 
после проведен
ного капиталь
ного или сред
него ремонта 
паровых турбин 
или энергетиче
ских котлов

Субъекта электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
илом законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования, Сведения 
о выполнении годового 
плана ремонта объектов 
электроэнергетики в со
ответствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложения 
№№ 73 и 76 к Пе
речню предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие основного 
технологического 

оборудования, техни
ческое состояние ко
торого, рассчитанное 
в соответствии с мето
дикой оценки техни
ческого состояния, 

снизилось до уровня 
«удовлетворитель

ное», «неудовлетвори
тельное» или «крити
ческое» по результа
там проведенного в 

оцениваемом периоде 
капитального или 
среднего ремонта

Отсутствие ос
новного техноло
гического обору
дования, техниче

ское состояние 
которого, рассчи
танное в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния, снизилось до 
уровня «удовле
творительное», 

«неудовлетвори
тельное» или 

«критическое» по 
результатам про
веденного в оце
ниваемом пери

оде капитального 
или среднего ре

монта

Не рассчиты
вается для гид

роэлектро
станций, га

зотурбинных 
электростан
ций, атомных 
электростан
ций, а также 
объектов по 

производству 
электрической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1/8 в осталь
ных случаях

46. Отсутствие 
факта неулуч- 
шения техниче
ского состояния 
основного тех
нологического 
оборудования 
после проведе
ния капиталь
ного или сред
него ремонта

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования, Сведения 
о выполнении годового 
плана ремонта объектов 
электроэнергетики в со
ответствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Приложения 
№№ 73 и 76 к Пе
речню предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие основного 
технологического 

оборудования, у кото
рого рассчитанный в 
оцениваемом периоде 
в соответствии с мето
дикой оценки техни
ческого состояния 

ИТС < 50 до и после 
проведенного капи

тального или среднего 
ремонта

Отсутствие ос
новного техноло
гического обору
дования, у кото
рого рассчитан
ный в оценивае

мом периоде в со
ответствии с ме
тодикой оценки 
технического со
стояния ИТС < 50 
до и после прове

денного капи
тального или 

среднего ремонта

1/7 для гидро
электростан
ций, газотур
бинных элек
тростанций, 

атомных элек
тростанций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;
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1/8 в осталь
ных случаях

47. Отсутствие на 
момент принятия 
решения о готов
ности длитель
ного (более 25 су
ток) аварийного 
ремонта основ
ного оборудова
ния, обеспечива
ющего несение 
электрической и 
тепловой 
нагрузки, харак
терной для пери
ода максимума 
нагрузки

Отсутствие дли
тельного (более 
25 суток) ава
рийного ре
монта основ
ного технологи
ческого обору
дования элек
тростанции, 
приводящего к 
снижению рабо
чей мощности 
электростанции 
на величину 50 
МВт и более, и 
длительного 
(более 25 суток) 
аварийного ре
монта объектов 
электросетевого 
хозяйства элек
тростанции, от
несенных к объ
ектам диспетче
ризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Сведения о длительном 
(более 25 суток) аварий
ном ремонте основного 
технологического обору
дования, приводящем к 
снижению рабочей мощ
ности объекта электро
энергетики на величину 
50 МВт и более, или дли
тельном (более 25 суток) 
аварийном ремонте ос
новного технологиче
ского оборудования, от
несенного к объектам 
диспетчеризации, в соот
ветствии с Перечнем 
предоставляемой субъек
тами электроэнергетики 
информации

Без утвержденной
формы предостав
ления информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами по 

производству электри
ческой энергии, дли

тельного (более 25 су
ток) аварийного ре

монта основного тех
нологического обору
дования, приводящего 
к снижению рабочей 
мощности электро

станции на величину 
50 МВт и более, и 

длительного (более 25 
суток) аварийного ре
монта объектов элек

тросетевого хозяйства 
электростанции, отне

сенных к объектам 
диспетчеризации, на 
основании соответ

ствующих диспетчер
ских заявок на изме
нение технологиче

ского режима работы 
или эксплуатацион

ного состояния объек
тов диспетчеризации

Отсутствие у 
субъекта электро
энергетики, вла

деющего на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами по 
производству 
электрической 

энергии, длитель
ного (более 25 су
ток) аварийного 
ремонта основ
ного технологи
ческого оборудо
вания, приводя

щего к снижению 
рабочей мощно
сти электростан
ции на величину 

50 МВт и более, и 
длительного (бо
лее 25 суток) ава
рийного ремонта 
объектов электро

сетевого хозяй
ства электростан
ции, отнесенных 
к объектам дис
петчеризации, на 
основании соот

ветствующих 
диспетчерских за
явок на измене

ние технологиче
ского режима ра
боты или эксплу
атационного со

стояния объектов 
диспетчеризации

1

48. Топливо-
обеспече
ние

Наличие на теп
ловых электро
станциях запасов 
основного и ре
зервного (аварий
ного) топлива в 
соответствии с 
установленными 
нормативами

Наличие на теп
ловых электро
станциях об
щего норматив
ного запаса ос
новного (резерв
ного) топлива

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о движении 
топлива

Приложение 
№ 1.46 к приказу 
по ФПИ

В соответствии с 
приказом по ФПИ

ЕслиФ/П< 1, 
где: Ф - фактический 
объем нормируемого 
запаса основного (ре
зервного) топлива, т; 
П - утвержденный в 

соответствии с Осно
вами ценообразования 
общий нормативный 
запас основного (ре
зервного) топлива, т

ЕслиФ/П> 1, 
где: Ф - фактиче
ский объем нор

мируемого запаса 
основного (ре
зервного) топ

лива, т;
П - утвержден
ный в соответ

ствии с Основами 
ценообразования

1/2
в случае, если 
для объекта 

оценки преду
смотрено 

утверждение в 
соответствии с 
Основами це

нообразования 
общего норма
тивного запаса
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общий норматив
ный запас основ
ного (резервного) 

топлива, т

основного (ре
зервного) топ

лива и в со
ставе объекта 
оценки нет па

рогазовой и 
(или) газотур
бинной уста

новки;

1/3 в случае, 
если для объ
екта оценки 

предусмотрено 
утверждение в 
соответствии с 
Основами це
нообразования 
общего норма
тивного запаса 
основного (ре
зервного) топ

лива и в со
ставе объекта 
оценки есть 

парогазовая и 
(или) газотур
бинная уста

новка;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях

Наличие на теп
ловых электро
станциях несни- 
жаемого норма
тивного запаса 
основного (ре
зервного) топ
лива

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о движении 
топлива

Приложение 
№ 1.46 к приказу 
по ФПИ

В соответствии с 
приказом по ФПИ

Если Ф / П < 1, 
где: Ф - фактический 
объем неснижаемого 
нормируемого запаса 

основного (резерв
ного) топлива, т;

П - утвержденный в 
соответствии с Осно
вами ценообразования 
неснижаемый норма
тивный запас основ

ного (резервного) топ
лива на оцениваемый 

период, т

Если Ф / П > 1, 
где:

Ф - фактический 
объем неснижае
мого нормируе
мого запаса ос

новного (резерв
ного) топлива, т; 
П - утвержден
ный в соответ

ствии с Основами 
ценообразования 

неснижаемый 
нормативный за

пас основного 
(резервного) топ
лива на оценивае

мый период, т

1/2 в случае, 
если для объ
екта оценки 

предусмотрено 
утверждение в 
соответствии с 
Основами це

нообразования 
неснижаемого 
нормативного 
запаса основ
ного (резерв
ного) топлива 

и в составе 
объекта 

оценки нет па
рогазовой и 

(или) газотур
бинной уста

новки;

1/3 в случае,
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если для объ
екта оценки 

предусмотрено 
утверждение в 
соответствии с 
Основами це

нообразования 
неснижаемого 
нормативного 
запаса основ
ного (резерв
ного) топлива 

и в составе 
объекта 

оценки есть 
парогазовая и 
(или) газотур
бинная уста

новка;

не рассчитыва
ется в осталь
ных случаях

50. Наличие на теп
ловых электро
станциях, в со
ставе которых 
есть парогазовая 
и (или) газотур
бинная уста
новка, норма
тивного запаса 
аварийного вида 
топлива

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или 
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Сведения о движении 
топлива

Приложение 
№ 1.46 к приказу 
по ФПИ

В соответствии с 
приказом по ФПИ

Если Ф /П <  1, 
где: Ф - фактический 
объем нормируемого 

запаса аварийного 
вида топлива, т;

П - утвержденный в 
соответствии с Осно
вами ценообразования 

нормативный запас 
аварийного вида топ
лива на оцениваемый 

период, т

Если Ф / П > 1, 
где: Ф - фактиче
ский объем нор

мируемого запаса 
аварийного вида 

топлива, т;
П - утвержден
ный в соответ

ствии с Основами 
ценообразования 
нормативный за
пас аварийного 
вида топлива на 
оцениваемый пе

риод, т;

1/3 в случае, 
если для объ
екта оценки 

предусмотрено 
утверждение в 
соответствии с 
Основами це

нообразования 
общего норма
тивного запаса 
топлива и в со
ставе объекта 
оценки есть 

парогазовая и 
(или) газотур
бинная уста

новка;

1 в случае, 
если для объ

екта оценки не 
предусмотрено 
утверждение в 
соответствии с 
Основами це

нообразования 
общего норма
тивного запаса 
топлива и в со
ставе объекта 
оценки есть 

парогазовая и
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(или) газотур
бинная уста

новка;

не рассчитыва
ется для в 
остальных 

случаях

51. Готовность к ра
боте систем при
ема и разгрузки
топлива, топливо- 
приготовления и 
топливоподачи на 
тепловых элек
тростанциях

Выполнение 
графиков про
верки аппара
туры контроля, 
автоматиче
ского и дистан
ционного управ
ления, техноло
гических защит, 
блокировки и 
сигнализации, 
пожаротушения, 
разгрузочных и 
размораживаю
щих устройств, 
агрегатов и си
стем топливопо
дачи, хозяйств 
жидкого и газо
образного топ
лива

Субъекты электро
энергетики, владе
ющие на праве соб
ственности или
ином законном ос
новании объектами 
по производству 
электрической 
энергии

Технические характери
стики и показатели ра
боты генерирующего 
оборудования в соответ
ствии с Перечнем предо
ставляемой субъектами 
электроэнергетики ин
формации

Приложение № 73 
к Перечню предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Наличие фактов невы
полнения графиков

Отсутствие фак
тов невыполне
ния графиков

Не рассчиты
вается для гид

роэлектро
станций, атом
ных электро

станций, а 
также объек
тов по произ
водству элек

трической 
энергии, функ
ционирующих 
на основе ис
пользования 

энергии ветра 
и солнца;

1 в остальных 
случаях
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Таблица 2. Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии

№пп Группа условий Условие Показатель
Исходные данные для расчета показателя

Балльная шкала оценки отклонения фактических значений 
показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) 

требований, установленных нормативной документацией

Весовой
коэффициент

показателя

Предоставляют Сведения Форма
предоставления

Срок
предоставления 0 отО до 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Системная
надежность

Выполнение гра
фика технического 
обслуживания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления и 
систем их гаранти
рованного электро
питания, а также 
отсутствие на мо
мент проверки 
длительно (более 
25 суток) выведен
ного из работы 
оборудования 
средств диспетчер
ского и технологи
ческого управле
ния из-за неис
правности

Выполнение годо
вого графика техни
ческого обслужива
ния средств диспет
черского технологи
ческого управления, 
относящихся к объ
ектам диспетчериза
ции, обеспечиваю
щих функциониро
вание централизо
ванных систем про- 
тивоаварийной и ре
жимной автоматики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении субъектами 
электроэнергетики 
годовых графиков 
технического об
служивания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 
обеспечивающих 
функционирование 
централизованных 
систем против о- 
аварийной или ре
жимной автома
тики, и устройств 
релейной защиты 
и автоматики, от
носящихся к объ
ектам диспетчери
зации в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 9.2 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод средств диспет
черского технологи
ческого управления, 
относящихся к объ
ектам диспетчериза
ции, обеспечиваю

щих функционирова
ние централизован

ных систем противо- 
аварийной или ре

жимной автоматики, 
и прошедших техни
ческое обслуживание 

и принадлежащих 
субъекту электро

энергетики, владею
щему на праве соб

ственности или ином 
законном основании 
объектами электросе

тевого хозяйства и 
объектами по пере
даче электрической 
энергии, из числа за
планированных в го
довом графике на ос
новании диспетчер
ских заявок на изме
нение технологиче

ского режима работы 
или эксплуатацион
ного состояния объ
ектов диспетчериза

ции, штук;
П - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод единиц обору-

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П, 
если Ф < Д  

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод средств дис
петчерского тех
нологического 

управления, отно
сящихся к объек
там диспетчери
зации, обеспечи
вающих функци
онирование цен
трализованных 
систем противо- 
аварийной или 
режимной авто
матики, и про

шедших техниче
ское обслужива
ние и принадле
жащих субъекту 
электроэнерге
тики, владею
щему на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 

объектами элек
тросетевого хо
зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, из числа 
запланированных 

в годовом гра
фике на основа
нии диспетчер

ских заявок на из-

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 

относящихся к объ
ектам диспетчери
зации, обеспечива
ющих функциони
рование централи
зованных систем 

противоаварийной 
или режимной ав
томатики, и про
шедших техниче

ское обслуживание 
и принадлежащих 
субъекту электро
энергетики, владе

ющему на праве 
собственности или 
ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, из числа 

запланированных в 
годовом графике на 
основании диспет
черских заявок на 

изменение техноло
гического режима 

работы или эксплу
атационного состо
яния объектов дис

петчеризации, 
ппук;

П - количество

2/3;

не рассчшыва- 
ется, в случае от
сутствия средств 
диспетчерского 

технологиче
ского управле

ния, относя
щихся к объек

там диспетчери
зации, обеспечи
вающих функци
онирование цен
трализованных 
систем противо
аварийной или 
режимной авто

матики
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дования, запланиро
ванных в годовом 
графике техниче

ского обслуживания 
средств диспетчер
ского технологиче

ского управления, от
носящихся к объек
там диспетчериза
ции, и принадлежа
щих субъекту элек
троэнергетики, вла
деющему на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами 

электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри

ческой энергии, 
штук. При этом тех
ническое обслужива
ние считается невы
полненным при от

клонении от годового 
графика техниче

ского обслуживания 
на три месяца и бо

лее

мененне техноло
гического режима 
работы или экс
плуатационного 
состояния объек
тов диспетчериза

ции, штук;
П - количество 
нарастающим 

итогом на оцени
ваемый период 

единиц оборудо
вания, запланиро
ванных в годовом 
графике техниче
ского обслужива
ния средств дис
петчерского тех
нологического 

управления, отно
сящихся к объек
там диспетчери
зации, и принад
лежащих субъ

екту электроэнер
гетики, владею
щему на праве 
собственности 

или ином закон
ном основании 
объектами элек
тросетевого хо
зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, штук. 

При этом техни
ческое обслужи
вание считается 
невыполненным 
при отклонении 
от годового гра
фика техниче

ского обслужива
ния на три месяца 

и более

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, за
планированных в 
годовом графике 
технического об

служивания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 

относящихся к объ
ектам диспетчери
зации, и принадле

жащих субъекту 
электроэнергетики, 

владеющему на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче

ской энергии, штук. 
При этом техниче
ское обслуживание 
считается невыпол
ненным при откло
нении от годового 
трафика техниче
ского обслужива

ния на три месяца и 
более

2. Отсутствие дли
тельно (более 25 су
ток) выведенных из 
работы из-за неис
правности средств 
диспетчерского тех
нологического 
управления, относя
щихся к объектам

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о дли
тельно (более 25 
суток) выведенных 
из работы из-за не
исправности 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 
относящихся к

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие по состоя
нию на окончание 

последних суток оце
ниваемого периода 
выведенных из ра

боты средств диспет
черского технологи
ческого управления, 

обеспечивающих

Отсутствие по со
стоянию на оконча
ние последних су
ток оцениваемого 
периода выведен

ных из работы 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления,

Не рассчитыва
ется, в случае от
сутствия средств 
диспетчерского 

технологиче
ского управле

ния, относя
щихся к объек-
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диспетчеризации, 
обеспечивающих 
функционирование 
локальных автома
тик предотвращения 
нарушения устойчи
вости, централизо
ванных систем про- 
тивоаварийной и ре
жимной автоматики

объектам диспет
черизации, обеспе
чивающих функ
ционирование ло
кальных автоматик 
предотвращения 
нарушения устой
чивости, централи
зованных систем 
противоаварийной 
и режимной авто
матики, и 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава
рийной или ре
жимной автома
тики, отнесенных 
к объектам диспет
черизации в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

функционирование 
локальных автоматик 

предотвращения 
нарушения устойчи
вости или централи

зованных систем 
противоаварийной 

или режимной авто
матики, из-за неис

правности на стороне 
оцениваемого субъ
екта электроэнерге

тики, владеющего на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, на 
основании диспет

черских заявок на из
менение технологи
ческого режима ра
боты или эксплуата
ционного состояния 
объектов диспетче

ризации

обеспечивающих 
функционирование 
локальных автома
тик предотвраще

ния нарушения 
устойчивости или 
централизованных 
систем противоава
рийной или режим
ной автоматики, из- 

за неисправности 
на стороне оцени
ваемого субъекта 

электроэнергетики, 
владеющего на 

праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии, на 

основании диспет
черских заявок на 

изменение техноло
гического режима 

работы или эксплу
атационного состо
яния объектов дис

петчеризации

там диспетчери
зации, обеспечи
вающих функци
онирование ло

кальных автома
тик предотвра
щения наруше
ния устойчиво
сти, централизо
ванных систем 
противоаварий
ной или режим
ной автоматнкщ

1 в случае отсут
ствия средств 

диспетчерского 
технологиче

ского управле
ния, относя

щихся к объек
там диспетчери
зации, обеспечи
вающих функци
онирование цен
трализованных 
систем противо
аварийной или 

режимной авто
матики;

1/3 в остальных 
случаях

Выполнение гра
фика технического 
обслуживания 
устройств техноло
гической и релей
ной защиты, сете
вой, противоала- 
рийной или ре
жимной автома
тики

Выполнение годо
вого графика техни
ческого обслужива
ния устройств техно
логической и релей
ной защиты, сете
вой, противоаварий- 
ной или режимной 
автоматики, относя
щихся к объектам 
диспетчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении субъектами 
электроэнергетики 
годовых графиков 
технического об
служивания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 
обеспечивающих 
функционирование 
централизованных 
систем противо
аварийной и ре
жимной автома
тики, и устройств 
релейной защиты 
и автоматики, от
носящихся к объ
ектам диспетчери
зации в соответ
ствии с Перечнем

Приложение 
№ 9.2 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод устройств, про
шедших техническое 
обслуживание и при

надлежащих субъ
екту электроэнерге

тики, владеющему на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, из 

числа запланирован
ных в годовом гра
фике на основании

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П, 
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод устройств, 
прошедших тех
ническое обслу
живание и при

надлежащих 
субъекту электро
энергетики, вла

деющему на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии объектами 

электросетевого

Если Ф >П  
либо ГТ = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период 
устройств, прошед

ших техническое 
обслуживание и 
принадлежащих 

субъекту электро
энергетики, владе
ющему на праве 

собственности или 
ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, из числа 

запланированных в

1;

не рассчитыва
ется, в случае от

сутствия 
устройств техно
логической и ре
лейной защиты, 
сетевой, проти

воаварийной или 
режимной авто
матики, относя
щихся к объек

там диспетчери
зации



предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

диспетчерских за
явок на изменение 

технологического ре
жима работы или 

эксплуатационного 
состояния объектов 
диспетчеризации, 

штук. При этом учи
тываются виды пла
нового технического 
обслуживания «Кон
троль» и «Восстанов

ление»;
П - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод устройств, за

планированных в го
довом графике тех
нического обслужи
вания устройств тех
нологической и ре

лейной защиты, сете
вой, противоаварий- 
ной или режимной 

автоматики, относя
щихся к объектам 

диспетчеризации, и 
принадлежащих 

субъекту электро
энергетики, владею
щему на праве соб

ственности или ином 
законном основании 
объектами электросе

тевого хозяйства и 
объектами по пере
даче электрической 
энергии, ппук. При 

этом техническое об
служивание счита

ется невыполненным 
при отклонении от 
годового графика 

технического обслу
живания на три ме

сяца и более

хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии, из 
числа запланиро
ванных в годовом 
графике на осно
вании диспетчер
ских заявок на из
менение техноло
гического режима 

работы или экс
плуатационного 
состояния объек
тов диспетчериза

ции, штук. При 
этом учитыва

ются виды плано
вого техниче

ского обслужива
ния «Контроль» и 
«Восстановлени»; 

П - количество 
нарастающим 

итогом на оцени
ваемый период 

устройств, запла
нированных в го

довом графике 
технического об

служивания 
устройств техно
логической и ре
лейной защиты, 

сетевой, противо- 
аварийной или 

режимной авто
матики, относя

щихся к объектам 
диспетчеризации, 
и принадлежащих 
субъекту электро
энергетики, вла

деющему на 
праве собствен
ности или ином 

законном основа
нии объектами 

электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче

ской энергии, 
штук. При этом 
техническое об-

годовом графике на 
основании диспет
черских заявок на 

изменение техноло
гического режима 

работы или эксплу
атационного состо
яния объектов дис

петчеризации, 
штук. При этом 

учитываются виды 
планового техниче
ского обслужива
ния «Контроль» и 

«Восстановление»;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период 
устройств, заплани

рованных в годо
вом графике техни
ческого обслужива
ния устройств тех
нологической и ре
лейной защиты, се
тевой, противоава- 
рийной или режим
ной автоматики, от
носящихся к объек
там диспетчериза

ции, и принадлежа
щих субъекту элек
троэнергетики, вла
деющему на праве 
собственности или 
ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, штук. При 
этом техническое 

обслуживание счи
тается невыполнен
ным при отклоне
нии от годового 

графика техниче
ского обслужива

ния на три месяца и 
более
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служивание счи
тается невыпол
ненным при от

клонении от годо
вого графика тех
нического обслу
живания на три 
месяца и более

Выполнение зада
ний по настройке 
параметров работы 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава- 
рийной или ре
жимной автома
тики, а также от
сутствие на мо
мент проверки 
длительно (более 
25 суток) выведен
ных из работы та
ких устройств из- 
за неисправности

Выполнение заданий 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления по 
настройке параметр 
ров работы 
устройств релейной 
защиты, сетевой, 
противоаварийной 
или режимной авто
матики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о невы
полнении субъек
тами электроэнер
гетики заданий 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского убавления 
по настройке пара
метров работы 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава
рийной или ре
жимной автома
тики, по настройке 
срабатывания ав
томатики частот
ной разгрузки, по 
объемам управля
ющих воздействий 
отключения 
нагрузки и по 
настройке сраба
тывания и объе
мам подключения 
потребителей к 
специальной авто
матике отключе
ния нагрузки в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие фактов не
выполнения субъек
том электроэнерге
тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, зада
ний субъектов опера

тивно-диспетчер
ского управления по 
настройке устройств 
релейной защиты, се

тевой, противоава
рийной или режим
ной автоматики (без 
учета заданий на со
здание и модерниза

цию устройств). 
При этом задание 

субъекта оперативно
диспетчерского 

управления в элек
троэнергетике при 

отказе субъекта опе
ративно-диспетчер
ского управления в 

электроэнергетике в 
разрешении соответ
ствующей диспетчер

ской заявки в слу
чаях, предусмотрен
ных пунктом 31 Пра
вил вывода в ремонт, 

не считается невы
полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в

Отсутствие фактов 
невыполнения 

субъектом электро
энергетики, владе

ющим на праве соб
ственности или 

ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, заданий 
субъектов опера
тивно-диспетчер
ского управления 

по настройке 
устройств релейной 

защиты, сетевой, 
противоаварийной 
или режимной ав

томатики (без учета 
заданий на созда
ние и модерниза
цию устройств). 

При этом задание 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

при отказе субъекта 
оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике в разреше
нии соответствую
щей диспетчерской 
заявки в случаях, 
предусмотренных 

пунктом 31 Правил 
вывода в ремонт, не 
считается невыпол
ненным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра-

1/2;

не рассчитыва
ется в случае от

сутствия 
устройств техно
логической и ре
лейной защиты, 
сетевой, проти

воаварийной или 
режимной авто
матики, относя
щихся к объек
там диспетчери

зации
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ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период

вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в 

ремонт - повтор
ной) в этот период

5. Отсутствие дли
тельно (более 25 су
ток) выведенных, из 
работы из-за неис
правности устройств 
релейной защиты, 
сетевой, противоава- 
рийной или режим
ной автоматики, от
несенных к объектам 
диспетчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о дли
тельно (более 25 
суток) выведенных 
из работы из-за не
исправности 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 
относящихся к 
объектам диспет
черизации, обеспе
чивающих функ
ционирование ло
кальных автоматик 
предотвращения 
нарушения устой
чивости, централи
зованных систем 
противоаварийной 
и режимной авто
матики, и 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава
рийной или ре
жимной автома
тики, отнесенных 
к объектам диспет
черизации в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие по состоя
нию на окончание 

последних суток оце
ниваемого периода 
выведенных из ра
боты устройств ре

лейной защиты, сете
вой, противоаварий
ной или режимной 

автоматики, отнесен
ных к объектам дис
петчеризации, из-за 
неисправности на 
стороне оценивае

мого субъекта элек
троэнергетики, вла
деющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами 

электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, на 
основании диспет

черских заявок на из
менение технологи
ческого режима ра
боты или эксплуата
ционного состояния 
объектов диспетче

ризации

Отсутствие по со
стоянию на оконча
ние последних су
ток оцениваемого 
периода выведен

ных из работы 
устройств репейной 

защиты, сетевой, 
противоаварийной 
или режимной ав

томатики, отнесен
ных к объектам 

диспетчеризации, 
из-за неисправно

сти на стороне оце
ниваемого субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами элекгро- 
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии, на 

основании диспет
черских заявок на 

изменение техноло
гического режима 

работы или эксплу
атационного состо
яния объектов дис

петчеризации

1/4;

не рассчитыва
ется в случае от

сутствия 
устройств техно
логической и ре
лейной защиты, 
сетевой, проти

воаварийной или 
режимной авто
матики, относя
щихся к объек

там диспетчери
зации

6. Предоставление 
субъекту опера
тивно-диспетчер
ского управления ис
полнительных схем 
устройств РЗА, рас-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения 
о непредставлении 
в установленный 
срок субъекту опе
ративно-диспет
черского управле-

Рекомендуемый 
образец приве
ден в приложе
нии № 7 к насто
ящей методике

Ежеквартально, 
до 25 числа ме
сяца, следую
щего за отчет
ным

Не предоставление 
субъекту опера

тивно-диспетчер
ского управления ис
полнительных схем 
устройств РЗА, рас-

Предоставление 
субъекту опера

тивно-диспетчер
ского управления 
исполнительных 
схем устройств

1/4
не рассчитыва

ется в случае от
сутствия 

устройств техно
логической и ре
лейной защиты,
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чет и выбор пара
метров (уставок) ко
торых осуществляет 
субъект оперативно
диспетчерского 
управления

ния исполнитель
ных схем 
устройств РЗА, 
расчет и выбор па
раметров (уставок) 
которых осуществ
ляет субъект опе
ративно-диспет
черского управле
ния, в случае если 
заданием диспет
черского центра по 
настройке 
устройств РЗА 
предусмотрено 
предоставление 
исполнительных 
схем

чет и выбор парамет
ров (уставок) кото
рых осуществляет 

субъект оперативно
диспетчерского 

управления, в случае 
если заданием дис
петчерского центра 

по настройке 
устройств РЗА 
предусмотрено 

предоставление ис
полнительных схем

РЗА, расчет и вы
бор параметров 

(уставок) которых 
осуществляет субъ

ект оперативно
диспетчерского 

управления, в слу
чае если заданием 
диспетчерского 

центра по 
настройке 

устройств РЗА 
предусмотрено 

предоставление ис
полнительных схем

сетевой, проти- 
воаварийной или 
режимной авто
матики, относя
щихся к объек

там диспетчери
зации

7. Соблюдение тре
бований к суще
ствующим диспет
черским каналам 
связи и передачи 
телеметрической 
информации с со
ответствующими 
диспетчерскими 
центрами субъекта 
оперативно-дис
петчерского управ
ления в электро
энергетике

Наличие планов-гра
фиков (программ), 
предусматривающих 
выполнение меро
приятий по модерни
зации и расширению 
системы сбора и пе
редачи информации 
на подстанциях (да
лее - программы мо
дернизации и расши
рения ССПИ), согла
сованных с диспет
черскими центрами 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о нали
чии у субъектов 
электроэнергетики 
планов-графиков 
(программ), преду
сматривающих вы
полнение меро
приятий по модер
низации и расши
рению системы 
сбора и передачи 
информации на 
подстанциях, и о 
выполнении таких 
планов-графиков 
(программ) в соот> 
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие про
граммы модерниза
ции и расширения 
ССПИ, согласован

ной с диспетчерским 
центром субъекта 

оперативно-диспет
черского управления 
в электроэнергетике

Наличие про
граммы модерниза
ции и расширения 
ССПИ, согласован

ной с диспетчер
ским центром субъ

екта оперативно
диспетчерского 

управления в элек
троэнергетике

Не рассчитыва
ется в случае вы
полнения необ
ходимого ком

плекса мероприя
тий в предше

ствующие оцени
ваемому пери

оды;

2/3 в остальных 
случаях

8. Выполнение про
грамм модернизации 
и расширения 
ССПИ, согласован
ных с диспетчер
скими центрами 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о нали
чии у субъектов 
электроэнергетики 
планов-графиков 
(программ), преду
сматривающих вы
полнение меро
приятий по модер
низации и расши
рению системы 
сбора и передачи 
информации на 
подстанциях, и о 
выполнении таких 
планов-графиков

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие невыпол
ненных мероприятий 
программы модерни
зации и расширения 
ССПИ либо перенос 
сроков реализации 
таких мероприятий

Отсутствие невы
полненных меро

приятий про
граммы модерниза
ции и расширения 

ССПИ

Не рассчитыва
ется в случае вы
полнения необ
ходимого ком

плекса мероприя
тий в предше

ствующие оцени
ваемому пери

оды;

1/3 в остальных 
случаях
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(программ) в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

9. Соответствие уста
новленным требо
ваниям докумен
тов, определяю
щих порядок осу
ществления опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике, 
а также действий 
персонала по 
предотвращению и 
ликвидации нару
шений нормаль
ного режима, 
включая действия 
при превышении 
максимально допу
стимых перетоков 
в контролируемых 
сечениях электри
ческой сети

Соответствие ин
струкций по предот
вращению развития 
и ликвидации техно
логических наруше
ний на объектах 
электросетевого хо
зяйства, нормальных 
схем электрических 
соединений электро
сетевого хозяйства, 
типовых бланков пе
реключений по вы
воду из работы и 
вводу в работу объ
ектов диспетчериза
ции требованиям 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения об отсут
ствии у субъектов 
электроэнергетики 
согласованных 
диспетчерским 
центром субъекта 
оперативно-дис
петчерского управ
ления в электро
энергетике ин
струкций по 
предотвращению 
развития и ликви
дации технологи
ческих нарушений 
на объектах элек
тросетевого хозяй
ства, нормальных 
схем электриче
ских соединений 
электросетевого 
хозяйства, типо
вых бланков пере
ключений по вы
воду из работы и 
вводу в работу 
объектов диспет- 
черизации в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие у субъ
екта электроэнерге

тики, владеющего на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, со
гласованных доку
ментов в соответ
ствии с требовани

ями НПА Минэнерго 
России по надежно
сти и безопасности в 
электроэнергетике

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии, со

гласованных доку
ментов в соответ
ствии с требовани

ями НПА 
Минэнерго России 
по надежности и 
безопасности в 

электроэнергетике

1

10. Соблюдение тре
бований к функци
онированию опера
тивно-информаци
онного комплекса 
в нормальных 
условиях и при 
возникновении 
нарушений в его 
работе

Соблюдение требо
ваний к функциони
рованию опера
тивно-информацион
ного комплекса 
(программно-техни
ческих комплексов) 
в нормальных усло
виях и при возник
новении нарушений 
в его работе

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Наличие фактов 
полной потери 
диспетчерской 
связи и невозмож
ности передачи те
леметрической ин
формации от объ
екта электроэнер
гетики длительно
стью 1 час и более 
в диспетчерский 
центр субъекта 
оперативно-дис
петчерского управ
ления в электро-

Рекомендуемый 
образец приве
ден в приложе
нии № 6 к насто
ящей методике

Ежемесячно, до 
25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным. При 
завершении рас
следования при
чин аварий после 
предоставления 
сведений за от
четный месяц 
сведения об ава
рии вносятся в 
показатели в сле
дующем месяце 
с корректиров
кой показателей

Наличие фактов пол
ной потери диспет
черской связи и не
возможности пере
дачи телеметриче

ской информации от 
объекта электроэнер

гетики длительно
стью 1 час и более в 
диспетчерский центр 
субъекта оперативно

диспетчерского 
управления в элек

троэнергетике

Отсутствие фактов 
полной потери дис
петчерской связи и 
невозможности пе
редачи телеметри

ческой информации 
от объекта электро

энергетики дли
тельностью 1 час и 
более в диспетчер
ский центр субъ
екта оперативно
диспетчерского 

управления в элек
троэнергетике

1
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энергетике на ос
новании актов рас
следования аварий 
с участием органа 
федерального гос
ударственного 
энергетического 
надзора в соответ
ствии с Правилами 
расследования - 
код учетного при
знака аварии 1.13 в 
соответствии с 
таблицей 1 прило
жения № 2 к По
рядку с указанием 
наименования 
субъекта электро
энергетики, на 
объекте(ах) кото
рого такие факты 
были установлены, 
и наименования 
объекта

за месяц, в кото
ром произошла 
авария

11. Наличие разрабо
танных и утвер
жденных в уста
новленном по
рядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 
потребления элек
трической энергии 
(мощности), а 
также соответству
ющих выписок из 
указанных графи
ков на рабочих ме
стах оперативного 
персонала, осу
ществляющего 
ввод графиков ава
рийного ограниче
ния режима по
требления электри
ческой энергии 
(мощности)

Наличие разработан
ных и утвержденных 
в установленном 
Правилами ограни
чения порядке гра
фиков аварийного 
ограничения режима 
потребления элек
трической энергии

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о нали
чии у субъектов 
электроэнерге
тики, являющихся 
первичными или 
вторичными полу
чателями команд 
об аварийных 
ограничениях или 
о временных от
ключениях потреб
ления, разработан
ных и утвержден
ных в установлен
ном Правилами 
ограничения по
рядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 
потребления элек
трической энер
гии, графиков ава
рийного ограниче
ния режима по
требления элек
трической мощно
сти или графиков 
временного отклю
чения потребления 
в соответствии с

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие у субъ
екта электроэнерге

тики, владеющего на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии и яв
ляющегося первич

ным получателем ко
манд об аварийных 

ограничениях, утвер
жденных в установ
ленном Правилами 

ограничения порядке 
графиков аварийного 
ограничения режима 
потребления элек
трической энергии

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии и яв
ляющегося первич
ным получателем 
команд об аварий
ных ограничениях, 

утвержденных в 
установленном 

Правилами ограни
чения порядке гра
фиков аварийного 
ограничения ре

жима потребления 
электрической 

энергии

Не рассчитыва
ется в случае, 
если объект 

оценки не явля
ется первичным 
получателем ко

манд;

1/6 в остальных 
случаях
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Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Наличие разработан
ных. и утвержденных 
в установленном 
Правилами ограни
чения порядке гра
фиков аварийного 
ограничения режима 
потребления элек
трической мощности

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о нали
чии у субъектов 
электроэнерге
тики, являющихся 
первичными или 
вторичными полу
чателями команд 
об аварийных 
ограничениях или 
о временных от
ключениях потреб
ления, разработан
ных и утвержден
ных в установлен
ном Правилами 
ограничения по
рядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 
потребления элек
трической энер
гии, графиков ава
рийного ограниче
ния режима по
требления элек
трической мощно
сти или графиков 
временного отклю
чения потребления 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие у субъ
екта электроэнерге

тики, владеющего на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии и яв
ляющегося первич

ным получателем ко
манд об аварийных 

ограничениях, утвер
жденных в установ
ленном Правилами 

ограничения порядке 
графиков аварийного 
ограничения режима 
потребления элек

трической мощности

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии и яв
ляющегося первич
ным получателем 
команд об аварий
ных ограничениях, 

утвержденных в 
установленном 

Правилами ограни
чения порядке гра
фиков аварийного 
ограничения ре

жима потребления 
электрической 

мощности

Не рассчитыва
ется в случае, 
если объект 

оценки не явля
ется первичным 
получателем ко

манд;

1/6 в остальных 
случаях

Наличие разработан
ных и утвержденных 
в установленном 
Правилами ограни
чения порядке гра
фиков временного 
отключения потреб
ления

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о нали
чии у субъектов 
электроэнерге
тики, являющихся 
первичными или 
вторичными полу
чателями команд 
об аварийных 
ограничениях или 
о временных от
ключениях потреб
ления, разработан
ных и утвержден
ных в установлен
ном Правилами

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие у субъ
екта электроэнерге

тики, владеющего на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии и яв
ляющегося первич

ным получателем ко
манд об аварийных 

ограничениях, утвер-

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на 
праве собственно
сти или ином за

конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии и яв
ляющегося первич
ным получателем 
команд об аварий
ных ограничениях,

Не рассчитыва
ется в случае, 
если объект 

оценки не явля
ется первичным 
получателем ко

манд;

1/2 в остальных 
случаях
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ограничения по
рядке графиков 
аварийного огра
ничения режима 
потребления элек
трической энер
гии, графиков ава
рийного ограниче
ния режима по
требления элек
трической мощно
сти или графиков 
временного отклю
чения потребления 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

жденного в установ
ленном Правилами 

ограничения порядке 
графика временного 
отключения потреб

ления

утвержденного в 
установленном 

Правилами ограни
чения порядке гра
фика временного 
отключения по

требления

14. Наличие выписок из 
графиков аварий
ного ограничения 
режима потребления 
электрической энер
гии (мощности) на 
рабочих местах опе
ративного персо
нала, осуществляю
щего ввод графиков

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие выписок 
из графиков аварий
ного ограничения ре

жима потребления 
электрической энер
гии (мощности) на 

рабочих местах опе
ративного персонала, 

осуществляющего 
ввод графиков

Наличие выписок 
из графиков ава

рийного ограниче
ния режима потреб

ления электриче
ской энергии (мощ
ности) на рабочих 
местах оператив
ного персонала, 

осуществляющего 
ввод графиков

Не рассчитыва
ется в случае, 
если объект 

оценки не явля
ется первичным 
получателем ко

манд;

1/6 в остальных 
случаях

15. Выполнение зада
ний субъекта опе
ративно-диспет
черского управле
ния по настройке 
срабатывания и 
объемам подклю
чения потребите
лей к автоматике 
частотной раз
грузки

Выполнение заданий 
субъекта опера- 
тивно-диспетчер'- 
ского управления по 
настройке срабаты
вания и объемам 
подключения потре
бителей к автома
тике частотной раз
грузки

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о невы
полнении субъек
тами электроэнер
гетики заданий 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления 
по настройке пара
метров работы 
устройств релей
ной защиты, сете
вой, противоава- 
рийной или ре
жимной автомат 
тики, по настройке 
срабатывания ав
томатики частот
ной разгрузки, по 
объемам управля
ющих воздействий 
отключения 
нагрузки и по

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие фактов не
выполнения субъек
том электроэнерге

тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, зада
ний субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления по 
настройке срабатыва
ния и объемам под

ключения потребите
лей к автоматике ча
стотной разгрузки (в 
случае направления 

субъектом опера- 
тивно-диспетчер-

Отсутствие фактов 
невыполнения 

субъектом электро
энергетики, владе

ющим на праве соб
ственности или 

ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, заданий 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления 

по настройке сраба
тывания и объемам 
подключения по

требителей к авто
матике частотной 

разгрузки (в случае

Не рассчитыва
ется в случае, 

если субъектом 
оперативно-дис

петчерского 
управления не 

направлялись за
дания;

1 в остальных 
случаях
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настройке сраба
тывания и объе
мам подключения 
потребителей к ав
томатике частот
ной разгрузки и 
специальной авто
матике отключе
ния нагрузки в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

ского управления за
дания указанному 
субъекту электро
энергетики и без 

учета заданий на со
здание и модерниза

цию устройств)

направления субъ
ектом оперативно

диспетчерского 
управления задания 

указанному субъ
екту электроэнерге
тики и без учета за
даний на создание 
и модернизацию 

устройств)

16. Техническое со
стояние

Отсутствие не вы
полненных в уста
новленные сроки 
предписаний ор
гана федерального 
государственного 
энергетического 
надзора, создаю
щих риск безопас
ной работы указан
ных объектов в 
условиях низких 
температур наруж
ного воздуха и 
прохождения мак
симума потребле
ния электрической 
энергии (мощно
сти), отсутствие 
невыполненных 
мероприятий, раз
работанных по ре
зультатам рассле
дования аварий с 
участием органа 
федерального госу
дарственного энер
гетического 
надзора, а также 
субъекта опера
тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике

Отсутствие невы
полненных предпи
саний, создающих 
риск безопасной ра
боты объектов элек
троэнергетики в 
условиях низких 
температур наруж
ного воздуха и про
хождения макси
мума потребления 
электрической энер
гии (мощности)

Орган федераль
ного государ
ственного энерге
тического надзора

Сведения о пред
писаниях, выдан
ных по результа
там проверки 
устранения ранее 
выявленных нару
шений

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

20 календарных 
дней со дня за
вершения про
верки, в резуль
тате которой 
установлены 
факты невыпол
ненных предпи
саний

Наличие предписа
ний, выданных субъ
екту электроэнерге
тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри
ческой энергии, со
здающих риск без

опасной работы ука
занных объектов в 

условиях низких тем
ператур наружного 

воздуха и прохожде
ния максимума по

требления электриче
ской энергии (мощ

ности)

Отсутствие предпи
саний, выданных 
по субъекту элек

троэнергетики, вла
деющим на праве 
собственности или 
ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, создаю

щих риск безопас
ной работы указан

ных объектов в 
условиях низких 

температур наруж
ного воздуха и про

хождения макси
мума потребления 

электрической 
энергии (мощно

сти)
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17. Выполнение меро
приятий, разработан
ных по результатам 
расследования ава
рий с участием ор
гана федерального 
государственного 
энергетического 
надзора

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Перечень лротиво- 
аварийных меро
приятий, не вы
полненных в уста
новленный актом 
расследования 
срок, в соответ
ствии с отчетом об 
авариях с указа
нием наименова
ния субъекта элек
троэнергетики, ко
торым не были вы
полнены указан
ные мероприятия, 
и наименования

Рекомендуемый 
образец приве
ден в приложе
нии № б к насто
ящей методике

Ежемесячно, до 
25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным. При 
завершении рас
следования при
чин аварий после 
предоставления 
сведений за от
четный месяц 
сведения об ава
рии вносятся в 
показатели в сле
дующем месяце 
с корректиров
кой показателей

Наличие в оценивае
мом периоде не вы
полненных субъек
том электроэнерге

тики, владеющим на 
праве собственности 
или ином законном 

основании объектами 
электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче электри

ческой энергии, в 
установленные актом 
расследования сроки 
мероприятий, разра-

Отсутствие в оце
ниваемом периоде 
не выполненных 

субъектом электро
энергетики, владе

ющим на праве соб
ственности или 

ином законном ос
новании объектами 
электросетевого хо

зяйства и объек
тами по передаче 

электрической 
энергии, в установ
ленные актом рас
следования сроки

1/3
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объекта за месяц, в кото
ром произошла 
авария

ботанных по резуль
татам расследования 

аварий в соответ
ствии с Правилами 

расследования

мероприятий, раз
работанных по ре
зультатам рассле
дования аварий в 

соответствии с Пра
вилами расследова

ния

18. Отсутствие фактов 
эксплуатации ос
новного электро
технического мас
лонаполненного 
оборудования с 
высоким и очень 
высоким уровнем 
риска

Отсутствие фактов 
эксплуатации основ
ного электротехни
ческого маслонапол
ненного оборудова
ния сверх назначен
ного срока эксплуа
тации без проведе
ния технического 
освидетельствования

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяйства 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Приложение 
№ 74 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие фактов экс
плуатации основного 
электротехнического 
маслонаполненного 
оборудования сверх 
назначенного срока 
эксплуатации без 

проведения техниче
ского освидетель

ствования

Отсутствие фактов 
эксплуатации ос
новного электро

технического мас
лонаполненного 

оборудования сверх 
назначенного срока 

эксплуатации без 
проведения техни

ческого освиде
тельствования
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19. ИТС силовых транс
форматоров классом 
напряжения 110 кВ и 
выше

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяйства 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Приложение 
№ 74 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации, 
Приложение № б 
к настоящей ме
тодике

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если рассчитанный в 
соответствии с мето
дикой оценки техни

ческого состояния 
ИТС хотя бы одного 
силового трансфор

матора классом 
напряжения ПО кВ и 

выше < 25

или если рассчитан
ный в соответствии с 

методикой оценки 
технического состоя
ния ИТС хотя бы од
ного силового транс
форматора классом 

напряжения 110 кВ и 
выше < 50 и > 25 и 

для него не использу
ется система удален
ного мониторинга и 
диагностики техни
ческого состояния, 

при условии наличия 
на хотя бы на одном 
силовом трансформа
торе классом напря

жения 110 кВ и выше 
аварий, соответству
ющих подпункту «в» 
пункта 5 Правил рас
следования и имею
щих следующие тех
нические причины

Рассчитывается 
по формуле: 

Б *  ИТС / 100; 
если рассчитан
ный в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния ИТС хотя бы 
одного силового 
трансформатора 

классом напряже
ния ПОкВи 

выше < 50 и > 25 
и для него не ис
пользуется си

стема удаленного 
мониторинга и 

диагностики тех
нического состоя
ния, при условии 

отсутствия на 
всех силовых 

трансформаторах 
классом напряже

ния 110 кВ и 
выше аварий, со
ответствующих 
подпункту «в» 

пункта 5 Правил 
расследования и 
имеющих следу
ющие техниче

ские причины по-

Если рассчитанный 
в соответствии с 

методикой оценки 
технического со
стояния ИТС каж

дого силового 
трансформатора 

классом напряже
ния 110 кВ и выше 

< 100 и >70

1/2

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения об ава
риях, произошед
ших на (авто
трансформаторах
110 кВ и выше

Приложение № 6 
к настоящей ме
тодике

Ежемесячно до 
25 числа месяца, 
следующего за 
отчетным (при 
этом первое 
предоставление 
данных осу
ществляется за 5 
лет, предшеству
ющих отчетному 
месяцу)
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повреждений обору
дования: 4.7, 4.11, 

4.12, 4.13 в течение 5 
лет,

или если рассчитан
ная в соответствии с 
методическими ука
заниями по расчету 
вероятности отказа 
вероятность отказа 
ресурсоопределяю
щего функциональ

ного узла хотя бы од
ного трансформатора 
классом напряжения 
110 кВ и выше и но
минальной мощно

стью 63 MBA и более 
>0,73

вреждений обору
дования: 4.7, 4.11, 
4.12, 4.13 в тече

ние 5 лет,

Б = 0,5, если рас
считанный в со
ответствии с ме
тодикой оценки 

технического со
стояния ИТС 

хотя бы одного 
силового транс
форматора клас
сом напряжения 
110 кВ и выше 

< 50  и >25 и для 
него использу

ется система уда
ленного монито
ринга и диагно
стики техниче

ского состояния,

Рассчитывается 
по формуле:

Б = И ТС/100,
если рассчитан
ный в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния ИТС хотя бы 
одного силового 
трансформатора 

классом напряже
ния 110 кВ и 

выше <70 и >  50 
и для него не ис

пользуется си
стема удаленного 

мониторинга и 
диагностики тех
нического состоя

ния.

Б=0,7, если рас
считанный в со
ответствии с ме
тодикой оценки 
технического со

стояния ИТС 
хотя бы одного 
силового транс
форматора клас
сом напряжения
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110 кВ и выше 
<70 и >50 и для 
него использу

ется система уда
ленного монито
ринга и диагно
стики техниче
ского состояния

20. Персонал Организация ра
боты по обучению 
и подготовке про
изводственно-тех
нического персо
нала

Наличие и выполне
ние плана дополни
тельного профессио
нального образова
ния руководящих ра
ботников и специа
листов, оператив
ного, оперативно-ре
монтного и ремонт
ного персонала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Вели Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
руководящих работ
ников и специали

стов, оперативного, 
оперативно-ремонт
ного и ремонтного 
персонала, прошед
ших курсы дополни
тельного профессио
нального образова
ния (поддержание 

квалификации) в оце
ниваемом периоде, 

человек;
П - количество вы

шеуказанных работ
ников, в отношении 
которых запланиро

вано на оцениваемый 
период проведение 

курсов дополнитель
ного профессиональ
ного образования (с 
учетом возможных 
изменений, связан
ных с занимаемыми 
работниками долж
ностями), человек

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П  
если ф  < П, 

где: Ф - количе
ство руководя

щих работников и 
специалистов, 
оперативного, 
оперативно-ре
монтного и ре

монтного персо
нала, прошедших 
курсы дополни

тельного профес
сионального об
разования (под
держание квали
фикации) в оце
ниваемом пери

оде, человек;
П - количество 
вышеуказанных 

работников, в от
ношении которых 
запланировано на 
оцениваемый пе
риод проведение 
курсов дополни
тельного профес
сионального об
разования (с уче
том возможных 
изменений, свя

занных с занима
емыми работни

ками должно
стями), человек

Если Ф > П, 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
руководящих ра

ботников и специа
листов, оператив
ного, оперативно
ремонтного и ре
монтного персо
нала, прошедших 
курсы дополни

тельного професси
онального образо
вания (поддержа

ние квалификации) 
в оцениваемом пе

риоде, человек;
П - количество вы
шеуказанных ра
ботников, в отно

шении которых за
планировано на 

оцениваемый пе
риод проведение 
курсов дополни

тельного професси
онального образо

вания (с учетом 
возможных измене

ний, связанных с 
занимаемыми ра

ботниками должно
стями), человек
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21. Наличие программ 
подготовки по новой 
должности для опе
ративного и опера
тивно-ремонтного 
персонала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие программ 
подготовки по новой 
должности для опе
ративного и опера
тивно-ремонтного 

персонала

Наличие программ 
подготовки по но
вой должности для 

оперативного и 
оперативно-ре

монтного персо
нала

1/4
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хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

22. ' Наличие и выполне
ние графика про
верки знаний руко
водящих работников 
и специалистов, опе
ративного, опера
тивно-ремонтного и 
ремонтного персо
нала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
Ns 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
руководящих работ
ников и специали

стов, оперативного, 
оперативно-ремонт
ного и ремонтного 
персонала, прошед

ших проверку знаний 
в оцениваемом пери

оде, человек;
П - количество руко
водящих работников 
и специалистов, опе

ративного, опера
тивно-ремонтного и 
ремонтного персо
нала, в отношении 

которых запланиро
вана проверка знаний 
в оцениваемом пери

оде (с учетом воз
можных изменений, 
связанных с занимае
мыми работниками 

должностями), чело
век

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф / П, 
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство руководя

щих работников и 
специалистов, 
оперативного, 
оперативно-ре
монтного и ре

монтного персо
нала, прошедших 
проверку знаний 
в оцениваемом 

периоде, человек; 
П - количество 

руководящих ра
ботников и спе

циалистов, опера
тивного, опера
тивно-ремонт
ного и ремонт

ного персонала, в 
отношении кото
рых запланиро
вана проверка 

знаний в оценива
емом периоде (с 
учетом возмож
ных изменений, 

связанных с зани
маемыми работ
никами должно
стями), человек

Если Ф > П, 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
руководящих ра

ботников и специа
листов, оператив
ного, оперативно
ремонтного и ре
монтного персо
нала, прошедших 
проверку знаний в 
оцениваемом пери

оде, человек;
П - количество ру
ководящих работ
ников и специали

стов, оперативного, 
оперативно-ре

монтного и ремонт
ного персонала, в 
отношении кото

рых запланирована 
проверка знаний в 
оцениваемом пери
оде (с учетом воз
можных измене
ний, связанных с 
занимаемыми ра

ботниками должно
стями), человек

1/4

23. Наличие программ 
специальной подго
товки для работни
ков из числа опера
тивного и опера
тивно-ремонтного 
персонала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
Ns 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие программ 
специальной подго
товки для работни
ков из числа опера
тивного и опера

тивно-ремонтного 
персонала

Наличие программ 
специальной подго
товки для работни
ков из числа опера

тивного и опера
тивно-ремонтного 

персонала
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24. Обеспеченность 
персонала эксплуа-

Наличие утвержден
ного субъектом 
электроэнергетики

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой

В соответствии с 
Перечнем предо-

Отсутствие утвер
жденного субъектом 
электроэнергетики

- Наличие утвер
жденного субъек-

1/3
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тационной и опе
ративной докумен
тацией, инструкци
ями, положениями, 
данными по допу
стимым токовым 
нагрузками линий 
электропередачи и 
оборудования, схе
мами, перечнями 
сложных переклю
чений в электро
установках и теп
ловых схемах, а 
также типовыми 
бланками (про
граммами) пере
ключений, соот
ветствующих ука
занным перечням, 
утвержденным 
субъектом элек
троэнергетики

перечня инструкций, 
положений, техноло
гических и опера
тивных схем для 
каждой(го) подстан
ции, района, участка, 
лаборатории и 
службы

праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

субъектами элек
троэнергетики 
информации

ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

перечня инструкций, 
положений, техноло
гических и оператив

ных схем для каж- 
дой(го) подстанции, 
района, участка, ла
боратории и службы

том электроэнерге
тики перечня ин
струкций, положе
ний, технологиче

ских и оперативных 
схем для каж- 

дой(го) подстан
ции, района, 

участка, лаборато
рии и службы

25. Обеспеченность пер
сонала эксплуатаци
онной документа
цией в соответствии 
с утвержденными 
субъектом электро
энергетики переч
нями

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие на рабо
чих местах эксплуа
тационной докумен
тации в соответствии 

с утвержденными 
субъектом электро
энергетики переч

нями

Наличие на рабо
чих местах эксплу
атационной доку
ментации в соот
ветствии с утвер

жденными субъек
том электроэнерге

тики перечнями
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26. Наличие на рабочих 
местах оперативной 
документации для 
категорий работни
ков оперативный и 
оперативно-ремонт
ный персонал в соот
ветствии с утвер
жденным субъектом 
электроэнергетики 
перечнем

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие на рабо
чих местах оператив

ной документации 
для категорий работ
ников оперативный и 
оперативно-ремонт
ный персонал в соот

ветствии с утвер
жденным субъектом 
электроэнергетики 

перечнем

Наличие на рабо
чих местах опера
тивной документа
ции для категорий 
работников опера
тивный и опера

тивно-ремонтный 
персонал в соответ
ствии с утвержден

ным субъектом 
электроэнергетики 

перечнем

1/3

27. Противоаварий- 
ная и аварийно- 
восстановитель
ная деятельность

Наличие аварий
ного запаса обору
дования и необхо
димых материалов 
для выполнения 
аварийно-восста
новительных работ 
в соответствии с 
утвержденным 
субъектом элек
троэнергетики пе
речнем

Наличие перечня 
аварийного запаса 
для выполнения ава
рийно-восстанови
тельных работ

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Приложение № 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие перечня 
аварийного запаса 

для выполнения ава
рийно-восстанови

тельных работ

Наличие перечня 
аварийного запаса 
для выполнения 

аварийно-восстано
вительных работ

1/4

28. Укомплектованность 
ресурсами для про
ведения аварийно
восстановительных 
работ

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава- 
рийно-воссганови- 
тельных работ в

Приложение № 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0,

где: Ф - фактические 
ресурсы, единиц из

мерения;
П - запланированные

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф/П, 
если Ф/П < 0,9, 

где: Ф -  фактиче
ские ресурсы,

ЕслиФ/П>0,9, 
где: Ф - фактиче

ские ресурсы, еди
ниц измерения; 

П - запланирован
ные ресурсы, еди

ниц измерения

1/4
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электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

ресурсы, единиц из
мерения

единиц измере
ния;

П -  запланиро
ванные ресурсы, 
единиц измере

ния

29. Укомплектованность 
аварийного запаса 
оборудования, мате
риалов в соответ
ствии с утвержден
ным субъектом элек
троэнергетики пе
речнем

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основаг 
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Приложение № 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если
(£<X>i/ffi)/N < 0,5, или 
хотя бы по одной из 
позиций основного 
технологического 
оборудования (или 

его функциональных 
узлов) утвержден

ного перечня 
Oi / n i <0,5, 

где: Oi - количество 
единиц аварийного 

запаса, единиц изме
рения;

Ili - количество еди
ниц аварийного за

паса в соответствии с 
утвержденным субъ
ектом электроэнерге
тики перечнем ава
рийного запаса обо
рудования и запас
ных частей, единиц 

измерения; N -  коли
чество оцениваемых 
единиц измерения

Рассчитывается 
по формуле: 

Б-{£ФУШУЫ, 
если

0,5<©Di/ni)/N
<0,9,

где: Ф1 -  количе
ство единиц ава
рийного запаса, 
единиц измере

ния;
Ш -  количество 
единиц аварий

ного запаса в со
ответствии с 

утвержденным 
субъектом элек

троэнергетики пе
речнем аварий
ного запаса обо
рудования и за
пасных частей, 
единиц измере
ния; N -  количе
ство оценивае

мых единиц изме
рения

Если
(£ФШ1)/Ы > 0,9, 
где: Ф\ - количе
ство единиц ава
рийного запаса, 

единиц измерения;
ГИ - количество 

единиц аварийного 
запаса в соответ

ствии с утвержден
ным субъектом 

электроэнергетики 
перечнем аварий
ного запаса обору
дования и запасных 
частей, единиц из
мерения; N -  коли
чество оценивае
мых единиц изме

рения
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30. Наличие резервных 
источников снабже
ния электрической 
энергией (далее -  
РИСЭ)

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Приложение 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

ЕслиФ = 0, 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
РИСЭ, готовых к ра

боте, штук;
П - общее количество 

РИСЭ в наличии, 
штук

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф/П, 
если Ф / П < 0,9, 
где: Ф - количе
ство РИСЭ, гото

вых к работе, 
штук;

П - общее коли
чество РИСЭ в 
наличии, штук

Если Ф = П, 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
РИСЭ, готовых к 

работе, штук;
П - общее количе
ство РИСЭ в нали

чии, штук
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31. Готовность субъ
екта электроэнер
гетики к проведе
нию аварийно-вос
становительных 
работ в условиях 
возникновения

Наличие бригад для 
проведения ава
рийно-восстанови
тельных работ

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в 
соответствии с Пе
речнем предостав-

Приложение Ка 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие бригад 
для проведения ава
рийно-восстанови

тельных работ

Наличие бригад для 
проведения ава

рийно-восстанови
тельных работ

1/2
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массовых наруше
ний электроснаб
жения потребите
лей

хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

32. Наличие автотех
ники для проведения 
аварийно-восстано
вительных работ

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Приложение № 8 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Отсутствие автотех
ники для проведения 
аварийно-восстано- 

внгельных работ

Наличие автотех
ники для проведе
ния аварийно-вос

становительных ра
бот

1/2

33. Выполнение субъ
ектом электроэнер
гетики разработан
ного им плана под
готовки к работе в 
отопительный се
зон, включающего 
в себя в том числе 
проведение ре
монта вспомога
тельного оборудо
вания, зданий и со
оружений

Отсутствие на мо
мент принятия реше
ния о готовности 
субъекта электро
энергетики к работе 
в отопительный се
зон основного техно
логического обору
дования с ИТС < 50, 
капитальный или 
средний ремонт ко
торого не выполнен 
в соответствии с го
довым планом ре
монта

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяй
ства, Годовой план 
ремонта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении про
граммы техниче
ского перевоору
жения и рекон
струкции субъек
тами электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложения 
№№ 74 - 76 и 79 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие основного 
технологического 

оборудования с доре- 
монтным значением 
рассчитанного в со
ответствии с методи
кой оценки техниче
ского состояния ИТС 

< 50, капитальный 
или средний ремонт 
которого не выпол
нен в оцениваемом 
периоде в соответ

ствии с годовым пла
ном ремонта и при 
этом не проведены 
ТПиР или не запла
нирован вывод из 

эксплуатации такого 
оборудования в сле

дующем периоде

Отсутствие основ
ного технологиче

ского оборудования 
с доремонтным зна
чением рассчитан

ного в соответствии 
с методикой оценки 

технического со
стояния ИТС < 50, 
капитальный или 

средний ремонт ко
торого не выполнен 
в оцениваемом пе
риоде в соответ
ствии с годовым 

планом ремонта и 
при этом не прове
дены ТПиР гош не 
запланирован вы
вод из эксплуата
ции такого обору
дования в следую

щем периоде
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34. Отсутствие оборудо
вания в неудовлетво
рительном техниче
ском состоянии, не 
включенного в годо
вой план ремонта и в 
план ТПиР основ
ного технологиче
ского оборудования 
или в план вывода из 
эксплуатации обору
дования/ объектов

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
элекгросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяй
ства, Годовой план 
ремонта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ремон-

Приложения 
74 - 76 и 79 

к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие основного 
технологического 

оборудования с рас
считанным в соответ

ствии с методикой 
оценки технического 
состояния ИТС < 50, 
не включенного в го
довой план ремонта 
или ТПиР в оценива
емом периоде или не 
запланированного к

Отсутствие основ
ного технологиче

ского оборудования 
с рассчитанным в 
соответствии с ме

тодикой оценки 
технического со

стояния ИТС < 50, 
не включенного в 
годовой план ре
монта или ТПиР в
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тов объектов элек
троэнергетики и 
Сведения о выпол
нении программы 
технического пере
вооружения и ре
конструкции субъ
ектами электро
энергетики в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

выводу из эксплуата
ции в следующем пе

риоде

оцениваемом пери
оде или не заплани
рованного к выводу 
из эксплуатации в 
следующем пери

оде

35. Отсутствие факта 
неулучшения техни
ческого состояния 
основного техноло
гического оборудо
вания после прове
дения капитального 
или среднего ре
монта

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяй
ства, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Приложения 
74, 76 к Пе

речню предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие основного 
технологического 

оборудования, у ко
торого рассчитанный 
в оцениваемом пери
оде в соответствии с 
методикой оценки 

технического состоя
ния ИТС < 50 до и 

после проведенного 
капитального или 
среднего ремонта

Отсутствие основ
ного технологиче
ского оборудова

ния, у которого рас
считанный в оцени
ваемом периоде в 
соответствии с ме

тодикой оценки 
технического со
стояния ИТС < 50 
до и после прове
денного капиталь
ного или среднего 

ремонта
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36. Выполнение субъ
ектом электроэнер
гетики графика 
проведения проти
воаварийных тре
нировок оператив
ного (дежурного) 
персонала, в том 
числе по вводу 
графиков аварий
ного ограничения 
режима потребле
ния электрической 
энергии (мощно
сти), проводимых с 
участием субъек
тов оперативно
диспетчерского 
управления в элек
троэнергетике, и 
выполнение меро
приятий, разрабо-

Наличие и выполне
ние графика прове
дения контрольных 
противоаварийных 
тренировок персо
нала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
приП>0 

либо П = 0, 
где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 

контрольных проти
воаварийных трени
ровок оперативного 

персонала, штук;
П - количество кон
трольных противо
аварийных трениро

вок оперативного 
персонала, проведе
ние которых запла

нировано в оценивае
мом периоде, штук

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П, 
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство проведенных 

в оцениваемом 
периоде кон

трольных проти
воаварийных тре
нировок опера
тивного персо

нала, штук;
П - количество 

контрольных про
тивоаварийных 
тренировок опе
ративного персо
нала, проведение 
которых заплани
ровано в оценива

емом периоде, 
штук

Если Ф > П, 
где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 
контрольных про

тивоаварийных тре
нировок оператив

ного персонала, 
штук;

П - количество кон
трольных противо
аварийных трени

ровок оперативного 
персонала, проведе
ние которых запла
нировано в оцени
ваемом периоде, 

штук
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37. тайных по резуль
татам тренировок

Выполнение субъек
том электроэнерге
тики мероприятий, 
запланированных по 
результатам прове
дения контрольных 
противоаварийных 
тренировок персо
нала

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Сведения о выпол
нении мероприя
тий по подготовке 
персонала в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 
мероприятий по ре
зультатам контроль
ных противоаварий
ных тренировок пер

сонала, штук;
П - количество меро
приятий, проведение 
которых запланиро
вано в оцениваемом 
периоде по результа

там контрольных 
противоаварийных 
тренировок персо

нала, штук

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П, 
еслиФ<П, 

где: Ф - количе
ство проведенных 

в оцениваемом 
периоде меропри
ятий по результа
там контрольных 
противоаварий
ных тренировок 
персонала, штук; 
П - количество 
мероприятий, 

проведение кото
рых запланиро

вано в оценивае
мом периоде по 
результатам кон
трольных проти
воаварийных тре

нировок персо
нала, штук

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 
мероприятий по ре

зультатам кон
трольных противо
аварийных трени
ровок персонала, 

штук;
П - количество ме
роприятий, прове
дение которых за
планировано в оце
ниваемом периоде 

по результатам кон
трольных противо
аварийных трени
ровок персонала, 

штук
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38. Ремонтная дея
тельность

Выполнение субъ
ектом электроэнер
гетики в соответ
ствии с согласо
ванными субъек
тами оперативно
диспетчерского 
управления свод
ными годовыми 
графиками ре
монта и испытания 
оборудования го
дового плана ре
монта основного 
оборудования, вли
яющего на готов
ность передачи 
электрической 
энергии

Выполнение годо
вого графика ре
монта линий элек
тропередачи (далее - 
ЛЭП)

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении годового 
плана ремонта 
объектов электро
энергетики в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложения 
NfcNs 75 и 76 к 
Перечню предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - фактически 
выполненные объ
емы ремонта нарас
тающим итогом на 

оцениваемый период 
из числа запланиро
ванных в годовом 

графике ремонта, км. 
При этом ремонт при 
отказе субъекта опе
ративно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

включения ремонта в 
месячный график ре
монта объектов дис
петчеризации или от

казе в разрешении 
диспетчерской за

явки в случаях, 
предусмотренных со
ответственно пунк

тами 15,20 и 31 Пра
вил вывода в ремонт, 
не считается невы

полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф / П, 
еслиФсП, 

где: Ф - фактиче
ски выполненные 
объемы ремонта 
нарастающим 

итогом на оцени
ваемый период из 
числа запланиро
ванных в годовом 
графике ремонта, 

км.
При этом ремонт 
при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 
управления в 

электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных COOT-

Если Ф > П 
либо П -  0, 

где: Ф - фактически 
выполненные объ
емы ремонта нарас
тающим итогом на 
оцениваемый пе
риод из числа за
планированных в 
годовом графике 

ремонта, км. 
При этом ремонт 

при отказе субъекта 
оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15,20 и 31 Правил 

вывода в ремонт, не 
считается невыпол-
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вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в 
ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период;
П - запланированные 

объемы ремонта 
ЛЭП в соответствии 
с календарным годо

вым графиком ре
монта, км

ветсгвенно пунк
тами 15, 20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспет
черизации, при 
условии оформ

ления диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе

риод;
П - запланирован

ные объемы ре
монта ЛЭП в со
ответствии с ка
лендарным годо
вым графиком ре

монта, км

кенным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в 

ремонт - повтор
ной) в этот период; 
П - запланирован

ные объемы ре
монта ЛЭП в соот
ветствии с кален
дарным годовым 

графиком ремонта, 
км

39. Выполнение годо
вого плана рас
чистки трасс ЛЭП от 
древесно-кустарни
ковой растительно
сти

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении годового 
плана ремонта 
объектов электро
энергетики в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложения 
№№ 75 и 76 к 
Перечню предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - фактически 
выполненные объ

емы расчистки трасс 
ЛЭП нарастающим 
итогом на оценивае
мый период из числа 
запланированных в 
годовом графике ре
монта, га. При этом 

расчистка при отказе 
субъекта оперативно

диспетчерского 
управления в элек

троэнергетике вклю
чения работ в месяч
ный график ремонта 
объектов диспетче

ризации или отказе в 
разрешении диспет-

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф / П, 
если ф сП , 

где: Ф - фактиче
ски выполненные 

объемы рас
чистки трасс 

ЛЭП нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод из числа за
планированных в 
годовом графике 
ремонта, га. При 
этом расчистка 

при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 

управления в 
электроэнерге
тике включения

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - фактически 
выполненные объ

емы расчистки 
трасс ЛЭП нараста

ющим итогом на 
оцениваемый пе
риод из числа за
планированных в 
годовом графике 
ремонта, га. При 

этом расчистка при 
отказе субъекта 

оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике включения 
работ в месячный 
график ремонта 

объектов диспетче
ризации или отказе

1/6



69

черской заявки в слу
чаях, предусмотрен
ных соответственно 
пунктами 15,20 и 31 
Правил вывода в ре
монт, не считается 
невыполненной до 

окончания месяца, в 
котором в соотвегт- 
ствии с пунктом 27 

Правил вывода в ре
монт были устра

нены обстоятельства, 
препятствующие вы
воду в ремонт объ
екта диспетчериза
ции, при условии 

оформления диспет
черской заявки (в 

случаях, указанных в 
пункте 31 Правил 

вывода в ремонт - по
вторной) в этот пе

риод;
П - запланированные 

объемы расчистки 
трасс ЛЭП в соответ
ствии с календарным 
годовым графиком 

ремонта, га

работ в месячный 
график ремонта 
объектов диспет

черизации или 
отказе в разреше
нии диспетчер

ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15, 20 и 31 Пра
вил вывода в ре
монт, не счита

ется невыполнен
ной до окончания 
месяца, в котором 
в соответствии с 
пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель
ства, препятству
ющие выводу в 
ремонт объекта 

диспетчеризации, 
при условии 

оформления дис
петчерской за

явки (в случаях, 
указанных в 

пункте 31 Правил 
вывода в ремонт - 
повторной) в этот 

период;
П - запланирован
ные объемы рас

чистки трасс 
ЛЭП в соответ

ствии с календар
ным годовым гра
фиком ремонта, 

га

в разрешении дис
петчерской заявки в 

случаях, преду
смотренных соот
ветственно пунк
тами 15,20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ной до окончания 

месяца, в котором в 
соответствии с 

пунктом 27 Правил 
вывода в ремонт 

были устранены об
стоятельства, пре
пятствующие вы

воду в ремонт объ
екта диспетчериза
ции, при условии 

• оформления дис
петчерской заявки 
(в случаях, указан

ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор

ной) в этот период; 
П - запланирован
ные объемы рас

чистки трасс ЛЭП в 
соответствии с ка
лендарным годо
вым графиком ре

монта, га

40. Выполнение графика 
по выводу основного 
технологического 
оборудования под
станций в капиталь
ный ремонт

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении про
граммы техниче
ского перевоору-

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод единиц обору
дования, выведен

ного в капитальный 
ремонт, из числа за
планированных в го
довом графике ре
монта, штук. При 

этом вывод в ремонт

Рассчитывается 
по формуле:

Б -  Ф / П, 
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, выве
денного в капи
тальный ремонт,

Ф >П  
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, вы
веденного в капи

тальный ремонт, из 
числа запланиро
ванных в годовом 
графике ремонта,
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жения и рекон
струкции субъек
тами электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

при отказе субъекта 
оперативно-диспет

черского управления 
в электроэнергетике 
включения ремонта в 
месячный график ре
монта объектов дис
петчеризации или от

казе в разрешении 
диспетчерской за

явки в случаях, 
предусмотренных со
ответственно пунк

тами 15,20 и 31 Пра
вил вывода в ремонт, 
не считается невы

полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в 
ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период. 
Также не считается 
невыполненным вы

вод в ремонт еди
ницы оборудования, 
на которой выполнен 
один из следующих 

пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР 

на отдельных функ
циональных узлах 
единицы оборудо
вания (в случае ре
шения о примене
нии вида ремонта 
«по техническому

состоянию»);
П - количество еди
ниц оборудования 

нарастающим итогом

из числа заплани
рованных в годо
вом графике ре

монта, штук. При 
этом вывод в ре
монт при отказе 
субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных соот
ветственно пунк
тами 15, 20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспет
черизации, при 
условии оформ

ления диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе

риод.
Также не счита

ется невыполнен
ным вывод в ре
монт единицы 

оборудования, на 
которой выпол
нен один из сле

дующих пунктов: 
- работы по ТПиР 
с полной заменой

штук. При этом вы
вод в ремонт при 
отказе субъекта 

оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15, 20 и 31 Правил 

вывода в ремонт, не 
считается невыпол
ненным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в 

ремонт - повтор
ной) в этот период. 
Также не считается 

невыполненным 
вывод в ремонт 

единицы оборудо
вания, на которой 
выполнен один из 
следующих пунк

тов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой 
единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР 

на отдельных функ
циональных узлах 
единицы оборудо
вания (в случае ре-
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на оцениваемый пе
риод, запланирован
ного для вывода в ка
питальный ремонт в 
соответствии с ка

лендарным годовым 
графиком ремонта, 

штук

единицы обору
дования;

- работы по ТПиР 
на отдельных 

функциональных 
узлах единицы 
оборудования (в 
случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»);
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, запланиро
ванного для вы
вода в капиталь
ный ремонт в со
ответствии с ка
лендарным годо
вым графиком ре

монта, штук

шения о примене
нии вида ремонта 
«по техническому 

состоянию»);
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период, запла
нированного для 

вывода в капиталь
ный ремонт в соот
ветствии с кален
дарным годовым 

графиком ремонта, 
штук

41. Выполнение графика 
окончания капиталь
ного ремонта основ
ного технологиче
ского оборудования 
подстанций

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении про
граммы техниче
ского перевоору
жения и рекон
струкции субъек
тами электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф -  0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод единиц обору
дования, на которых 
выполнен капиталь

ный ремонт, из числа 
запланированных в 
годовом графике ре

монта, штук. При 
этом ремонт при от
казе субъекта опера

тивно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

включения ремонта в 
месячный график ре
монта объектов дис
петчеризации или от

казе в разрешении 
диспетчерской за

явки в случаях, 
предусмотренных со
ответственно пунк

тами 15, 20 и 31 Пра
вил вывода в ремонт, 

не считается невы-

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф / П, 
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, на ко
торых выполнен 
капитальный ре

монт, из числа за
планированных в 
годовом графике 
ремонта, штук. 

При этом ремонт 
при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 

управления в 
электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в

Ф > П  
либо П -  0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, на 

которых выполнен 
капитальный ре
монт, из числа за
планированных в 
годовом графике 

ремонта, штук. При 
этом ремонт при 
отказе субъекта 

оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15, 20 и 31 Правил
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полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в 
ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 

Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период. 
Также не считается 
невыполненным ре

монт единицы обору
дования, на которой 

выполнен один из 
следующих пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»); 
П - количество еди
ниц оборудования

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод, на которых за
планировано выпол
нение капитального 
ремонта в соответ

ствии с календарным 
годовым графиком 

ремонта, штук

случаях, преду
смотренных соот
ветственно пунк
тами 15, 20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспет
черизации, при 
условии оформ

ления диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе

риод.
Также не счита

ется невыполнен
ным ремонт еди
ницы оборудова
ния, на которой 

выполнен один из 
следующих пунк

тов:
- работы по ТПиР 
с полной заменой 
единицы обору

дования;
- работы по ТПиР 

на отдельных
функциональных 
узлах единицы 

оборудования (в 
случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»);
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, на которых

вывода в ремонт, не 
считается невыпол
ненным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в 

ремонт - повтор
ной) в этот период. 
Также не считается 
невыполненным ре
монт единицы обо
рудования, на кото
рой выполнен один

из следующих 
пунктов:

- работы по ТПиР с 
полной заменой

единицы оборудо
вания;

- работы по ТПиР 
на отдельных функ
циональных узлах 
единицы оборудо
вания (в случае ре
шения о примене
нии вида ремонта 
«по техническому

состоянию»);
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период, на ко
торых запланиро
вано выполнение 
капитального ре
монта в соответ
ствии с календар
ным годовым гра
фиком ремонта, 

штук
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запланировано 
выполнение капи
тального ремонта 
в соответствии с 
календарным го
довым графиком 

ремонта, ппук

42. Выполнение графика 
по выводу основного 
технологического 
оборудования под
станций в средний 
ремонт

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики 
и Сведения о вы
полнении про
граммы техниче- 
ского перевоору
жения и рекон
струкции субъек
тами электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод единиц обору
дования, выведен
ного в средний ре

монт, из числа запла
нированных в годо

вом графике ре
монта, штук.

При этом вывод в ре
монт при отказе 

субъекта оперативно
диспетчерского 

управления в элек
троэнергетике вклю
чения ремонта в ме
сячный график ре

монта объектов дис
петчеризации или от

казе в разрешении 
диспетчерской за

явки в случаях, 
предусмотренных со
ответственно пунк

тами 15, 20 и 31 Пра
вил вывода в ремонт, 

не считается невы
полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в 
ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период.

Рассчитывается 
по формуле: 

Б - Ф /П ,  
если Ф < П, 

где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод единиц обо
рудования, выве
денного в сред
ний ремонт, из 

числа запланиро
ванных в годовом 
графике ремонта, 

ппук.
При этом вывод в 

ремонт при от
казе субъекта 

оперативно-дис
петчерского 
управления в 

электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных соот
ветственно пунк
тами 15,20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт

Ф > П  
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, вы
веденного в сред

ний ремонт, из 
числа запланиро
ванных в годовом 
графике ремонта, 

штук.
При этом вывод в 
ремонт при отказе 

субъекта опера
тивно-диспетчер

ского управления в 
электроэнергетике 
включения ремонта 
в месячный график 
ремонта объектов 
диспетчеризации 

или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15, 20 и 31 Правил 

вывода в ремонт, не 
считается невыпол
ненным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в
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Также не считается 
невыполненным вы

вод в ремонт еди
ницы оборудования, 
на которой выполнен 
один из следующих 

пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»); 
П - количество еди
ниц оборудования

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод, запланирован
ного для вывода в 

средний ремонт в со
ответствии с кален

дарным годовым гра
фиком ремонта, штук

объекта диспет
черизации, при 
условии оформ
ления диспетчер

ской заявки (в 
случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор
ной) в этот пе

риод.
Также не счита

ется невыполнен
ным вывод в ре
монт единицы 

оборудования, на 
которой выпол
нен один из сле

дующих пунктов:
- работы по ТПиР 
с полной заменой
единицы обору

дования;
- работы по ТПиР 

на отдельных
функциональных 
узлах единицы 
оборудования (в 

случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»);
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, запланиро
ванного для вы
вода в средний 

ремонт в соответ
ствии с календар
ным годовым гра
фиком ремонта, 

штук

ремонт - повтор
ной) в этот период. 
Также не считается 

невыполненным 
вывод в ремонт 

единицы оборудо
вания, на которой 
выполнен один из 
следующих пунк

тов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой
единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР 

на отдельных функ
циональных узлах 
единицы оборудо
вания (в случае ре
шения о примене
нии вида ремонта 
«по техническому

состоянию»);
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период, запла
нированного для 
вывода в средний 
ремонт в соответ
ствии с календар
ным годовым гра
фиком ремонта, 

штук

43. Выполнение графика 
окончания среднего 
ремонта основного 
технологического 
оборудования под
станций

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнерге
тики, Сведения о 
выполнении годо
вого плана ре
монта объектов 
электроэнергетики

Приложения 
№№ 75, 76 и 79 
к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод единиц обору
дования, на которых 
выполнен средний

Рассчитывается 
по формуле:
Б = Ф /П , 

еслиФ сП , 
где: Ф - количе
ство нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе-

Ф >П  
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, на 

которых выполнен 
средний ремонт, из

1/6
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хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

и Сведения о вы
полнении про
граммы техниче
ского перевоору
жения и рекон
струкции субъек
тами электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

ремонт, из числа за
планированных в го
довом графике ре

монта, штук.
При этом ремонт при 
отказе субъекта опе
ративно-диспетчер
ского управления в 
электроэнергетике 

включения ремонта в 
месячный график ре
монта объектов дис
петчеризации или от

казе в разрешении 
диспетчерской за

явки в случаях, 
предусмотренных со
ответственно пунк

тами 15, 20 и 31 Пра
вил вывода в ремонт, 
не считается невы

полненным до окон
чания месяца, в кото
ром в соответствии с 
пунктом 27 Правил 

вывода в ремонт 
были устранены об

стоятельства, препят
ствующие выводу в 
ремонт объекта дис
петчеризации, при 

условии оформления 
диспетчерской за

явки (в случаях, ука
занных в пункте 31 
Правил вывода в ре
монт - повторной) в 

этот период. 
Также не считается 
невыполненным ре

монт единицы обору
дования, на которой 
выполнен один из 

следующих пунктов:
- работы по ТПиР с 

полной заменой еди
ницы оборудования;
- работы по ТПиР на 
отдельных функцио
нальных узлах еди
ницы оборудования 
(в случае решения о 
применении вида ре
монта «по техниче
скому состоянию»);

риод единиц обо
рудования, на ко
торых выполнен 
средний ремонт, 

из числа заплани
рованных в годо
вом графике ре

монта, штук. 
При этом ремонт 
при отказе субъ
екта оперативно
диспетчерского 
управления в 

электроэнерге
тике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в раз
решении диспет
черской заявки в 
случаях, преду

смотренных соот
ветственно пунк
тами 15, 20 и 31 
Правил вывода в 
ремонт, не счита
ется невыполнен
ным до оконча

ния месяца, в ко
тором в соответ
ствии с пунктом 

27 Правил вывода 
в ремонт были 

устранены обсто
ятельства, пре

пятствующие вы
воду в ремонт 

объекта диспет
черизации, при 
условии оформ

ления диспетчер
ской заявки (в 

случаях, указан
ных в пункте 31 
Правил вывода в 
ремонт - повтор

ной) в этот пе
риод.

Также не счита
ется невыполнен
ным ремонт еди
ницы оборудова
ния, на которой 

выполнен один из

числа запланиро
ванных в годовом 
графике ремонта, 

штук.
При этом ремонт 

при отказе субъекта 
оперативно-диспет
черского управле
ния в электроэнер
гетике включения 
ремонта в месяч
ный график ре
монта объектов 

диспетчеризации 
или отказе в разре
шении диспетчер
ской заявки в слу
чаях, предусмот
ренных соответ

ственно пунктами 
15, 20 и 31 Правил 

вывода в ремонт, не 
считается невыпол
ненным до оконча
ния месяца, в кото
ром в соответствии 
с пунктом 27 Пра
вил вывода в ре
монт были устра
нены обстоятель

ства, препятствую
щие выводу в ре
монт объекта дис
петчеризации, при 
условии оформле
ния диспетчерской 
заявки (в случаях, 

указанных в пункте 
31 Правил вывода в 

ремонт - повтор
ной) в этот период. 
Также не считается 
невыполненным ре
монт единицы обо
рудования, на кото
рой выполнен один 

из следующих 
пунктов:

- работы по ТПиР с 
полной заменой 

единицы оборудо
вания;

- работы по ТПиР 
на отдельных функ
циональных узлах
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П - количество еди
ниц оборудования 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод, на которых за
планировано выпол
нение среднего ре

монта в соответствии 
с календарным годо

вым графиком ре
монта, штук

следующих пунк
тов:

- работы по ТПиР 
с полной заменой 
единицы обору

дования;
- работы по ТПиР 

на отдельных
функциональных 
узлах единицы 

оборудования (в 
случае решения о 
применении вида 
ремонта «по тех
ническому состо

янию»);
П - количество 

единиц оборудо
вания нарастаю
щим итогом на 

оцениваемый пе
риод, на которых 

запланировано 
выполнение сред

него ремонта в 
соответствии с 

календарным го
довым графиком 

ремонта, пггук

единицы оборудо
вания (в случае ре
шения о примене
нии вида ремонта 
«по техническому 

состоянию»);
П - количество еди
ниц оборудования 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период, на ко
торых запланиро
вано выполнение 

среднего ремонта в 
соответствии с ка
лендарным годо
вым графиком ре

монта, штук

44. Отсутствие на мо
мент принятия ре
шения о готовно
сти длительного 
(более 25 суток) 
аварийного ре
монта основного 
оборудования, 
обеспечивающего 
передачу электри
ческой нагрузки, 
характерной для 
отопительного се
зона

Отсутствие длитель
ного (более 25 су
ток) аварийного ре
монта основного 
технологического 
оборудования, отне
сенного к объектам 
диспетчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о дли
тельном (более 25 
суток) аварийном 
ремонте основного 
технологического 
оборудования, 
приводящем к сни
жению рабочей 
мощности объекта 
электроэнергетики 
на величину 50 
МВт и более, или 
длительном (более 
25 суток) аварий
ном ремонте ос
новного техноло
гического обору
дования, отнесен
ного к объектам, в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие у субъекта 
электроэнергетики, 

владеющего на праве 
собственности или 

ином законном осно
вании объектами 

электросетевого хо
зяйства и объектами 
по передаче элеюри- 
ческой энергии, дли
тельного (более 25 
суток; для силовых 
трансформаторов 

110 кВ и выше мощ
ностью > 80 MBA - 
более 45 суток) ава
рийного ремонта ос
новного технологи
ческого оборудова
ния, отнесенного к 
объектам диспетче
ризации, на основа
нии соответствую
щих диспетчерских 
заявок на изменение

Отсутствие у субъ
екта электроэнерге
тики, владеющего 
на праве собствен
ности или ином за
конном основании 
объектами электро
сетевого хозяйства 
и объектами по пе
редаче электриче
ской энергии, дли
тельного (более 25 
суток; для силовых 
трансформаторов 

ПО кВ и выше 
мощностью > 80 

MBA - более 45 су
ток) аварийного ре

монта основного 
технологического 
оборудования, от
несенного к объек
там диспетчериза
ции, на основании 
соответствующих

1
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технологического ре
жима работы или 

эксплуатационного 
состояния объектов 

диспетчеризации

диспетчерских за
явок на изменение 
технологического 

режима работы или 
эксплуатационного 
состояния объектов 

диспетчеризации

45. Передача энер
гии

Обеспечение го
товности объектов 
электросетевого 
хозяйства к пере
даче электроэнер
гии в пределах 
длительно допу
стимых значений 
токовых нагрузок

ИТС ЛЭП классом 
напряжения 110 кВ и 
выше

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяйства 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Приложение 
№ 74 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если рассчитанный в 
соответствии с мето
дикой оценки техни

ческого состояния 
ИТС группы всех 

ЛЭП классом напря
жения 110 кВ и выше 

<50

Рассчитывается 
по формуле:

Б *  ИТС /100, 
если рассчитан
ный в соответ
ствии с методи
кой оценки тех

нического состоя
ния ИТС группы 
всех ЛЭП клас
сом напряжения 

110 кВ ивыш 
<70 и > 50

Если рассчитанный 
в соответствии с 

методикой оценки 
технического со

стояния ИТС 
группы всех ЛЭП 
классом напряже
ния 110 кВ и выше 

< 100 и > 70

1

46. Обеспечение го
товности электро
сетевого оборудо
вания к регулиро
ванию реактивной 
мощности в преде
лах паспортного 
регулировочного 
диапазона

Отсутствие фактов 
непроведения меро
приятий по техниче
скому освидетель
ствованию оборудо
вания, участвую
щего в регулирова
нии реактивной 
мощности (авто
трансформаторы 
(трансформаторы) с 
регулированием под 
нагрузкой, синхрон
ные компенсаторы, 
шунтирующие реак
торы, батареи стати
ческих конденсато- 
ров)

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии

Технические ха
рактеристики и по
казатели работы 
объектов электро
сетевого хозяйства 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики инфор
мации

Приложение 
№ 74 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Наличие фактов не
проведения меропри

ятий по техниче
скому освидетель

ствованию оборудо
вания, участвующего 
в регулировании ре
активной мощности 

(синхронные компен
саторы, шунтирую
щие реакторы, бата
реи статических кон

денсаторов)

Отсутствие фактов 
непроведения меро
приятий по техни
ческому освиде

тельствованию обо
рудования, участву
ющего в регулиро
вании реактивной 
мощности (син

хронные компенса
торы, шунтирую
щие реакторы, ба
тареи статических 

конденсаторов)

Не рассчитыва
ется, в случае от
сутствия обору
дования, участ
вующего в регу
лировании реак
тивной мощно

сти (синхронные 
компенсаторы, 
шунтирующие 
реакторы, бата
реи статических 
конденсаторов);

1 в остальных 
случаях

47. Выполнение в со
ответствии с 
утвержденными в 
установленном по
рядке инвестици
онными програм
мами годового 
плана ввода в экс
плуатацию новых 
и реконструируе
мых объектов 
электросетевого 
хозяйства (с про
хождением их ком
плексного опробо
вания), влияющих

Выполнение в соот
ветствии с утвер
жденными инвести
ционными програм
мами субъекта элек
троэнергетики годо
вого плана ввода в 
эксплуатацию новых 
и реконструируемых 
объектов электросе
тевого хозяйства

Субъекты элек
троэнергетики, 
владеющие на 
праве собственно
сти или ином за
конном основа
нии объектами 
электросетевого 
хозяйства и объ
ектами по пере
даче электриче
ской энергии, за 
исключением 
субъектов элек
троэнергетики, 
инвестиционные

Сведения о выпол
нении программы 
технического пере
вооружения и ре
конструкции субъ
ектами электро
энергетики

Приложение 
№ 79 к Перечню 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики 
информации

В соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъ
ектами электро
энергетики ин
формации

Если Ф = 0 
при П > 0,

где: Ф -  фактическое 
количество единиц 
основного оборудо
вания, ЛЭП, на кото
рых выполнены ме
роприятия по про

грамме технического 
перевооружения, ре
конструкции и мо

дернизации;
П -  плановое коли

чество единиц основ
ного оборудования,

Рассчитывается 
по формуле:

Б = Ф /П , 
еслиФ<П, 

где: Ф — фактиче
ское количество 

единиц основного 
оборудования, 

ЛЭП, на которых 
выполнены меро
приятия по про
грамме техниче
ского перевоору

жения, рекон
струкции и мо

дернизации;

Ф > П  
либо П = 0, 

где: Ф -  фактиче
ское количество 

единиц основного 
оборудования, 

ЛЭП, на которых 
выполнены меро
приятия по про
грамме техниче

ского перевооруже
ния, реконструкции 

и модернизации; 
П -  плановое коли
чество единиц ос-

1





от 01.12.2009 
№ 977 «Об инве
стиционных про
граммах субъек
тов электроэнер
гетики»

обосновывающих
ее
материалах, ука
занной в абзацах 
втором -четвертом, 
шестом, восьмом и 
десятом подпункта 
«ж» пункта 11 
стандартов рас
крытия информа
ции субъектами 
оптового и рознич
ных рынков 
электрической 
энергии, утвер
жденных 
постановлением 
Правительства 
Российской Феде
рации от 21 января 
2004 г. № 24, пра
вил заполнения 
указанных форм и 
требований к фор
матам раскрытия 
сетевой организа
цией
электронных 
документов, 
содержащих ин
формацию 
об инвестицион
ной программе (о 
проекте инвести
ционной про
граммы и (или) 
проекте измене
ний,
вносимых в 
инвестиционную 
программу) 
и обосновываю
щих ее материа
лах»
(зарегистрирован 
Минюстом России 
09.06.2016, реги
страционный 
№ 42482) (далее 
- приказ 
Минэнерго 
России от 
05.05.2016 №380)
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оо Г отовность к ра- Выполнение проб- Субъекты опера- Сведения о выпол- Приложение В соответствии с Ф ■ 0 при П > 0 либо Рассчитывается Если Ф = П 1 в случае, если
боте схем плавки ных плавок гололеда тивно-диспетчер- нении пробных № 9.3 к Перечню Перечнем предо- п=о, по формуле: при П > 0, на объекте
гололеда на воз- на воздушных ли- ского управления плавок гололеда на предоставляемой ставляемой субъ- где: Ф - количество Б -  Ф / П, где: Ф - количество предусмотрено
душных линиях ниях электропере- в электроэнерге- воздушных линиях субъектами элек- ектами электро- успешно выполнен- если Ф < П, успешно выполнен- использование
электропередачи дачи (далее - ВЛ), тике электропередачи, троэнергетики энергетики ин- ных пробных плавок где: Ф - количе- ных пробных пла- соответствую-

отнесенных к объек- отнесенных к объ- информации формаций гололеда на ВЛ клас- ство успешно вы- вок гололеда на В Л щих устройств;
там диспетчериза- ектам диспетчери- сом напряжения полненных проб- классом напряже-
ции, в соответствии зации, в соответ- 110 кВ и выше, пггук; ных плавок голо- ния 110 кВ и выше, не рассчитыва-
с согласованным ствии с согласо- П - общее количество леда на ВЛ клас- штук; ется в остальных
диспетчерским цен- ванным диспетчер- плавок гололеда на сом напряжения П - общее количе- случаях
тром субъекта one- ским центром ВЛ классом напряже- ПО кВ и выше, ство пробных пла-
ративно-диспетчер- субъекта опера- тая 110 кВ и выше в пггук; вок гололеда на ВЛ
ского управления в тивно-диспетчер- соответствии с гра- П - общее коли- классом напряже-
электроэнергетике ского управления в фиком, штук (на ос- чество плавок го- ния 110 кВ и выше
графиком электроэнергетике новании диспетчер- лоледа на ВЛ в соответствии с

графиком в соот- ских заявок на изме- классом напряже- графиком, штук (на
ветствии с Переч- нение технологиче- ния 110кВ и основании диспет-
нем предоставляв- ского режима работы выше в соответ- черских заявок на
мой субъектами или эксплуатацией- ствии с графи- изменение техноло-
электроэнергетики ного состояния объ- ком, штук (на ос- гического режима
информации ектов диспетчериза- новании диспет- работы или эксплу-

ции) черских заявок на атационного состо-
изменение техно- яния объектов дис-
логического ре

жима работы или
петчеризации)

эксплуатацион
ного состояния 

объектов диспет-
черизации)
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Таблица 3. Исходные данные, балльная шкала и весовые коэффициенты, используемые для оценки выполнения показателей и условий готовности объектов субъектов оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике ________________________________________________________________________________________________________ _______________ _______________________ __________ ____________

№
пп

Группа
условий

Условие Показатель
Исходные данные для расчета показателя

Балльная шкала оценки отклонения фактических значений 
показателей (Ф) от плановых значений (П) и (или) требований, 

установленных нормативной документацией

Весовой
коэффициент

показателя

Предоставляют Сведения Форма
представления

Срок
представления 0 от 0 до 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

1. Системная
надежность

Выполнение гра
фика технического 
обслуживания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления и 
систем их гаранти
рованного электро
питания, а также 
отсутствие на мо
мент проверки дли
тельно (более 25 
суток) выведенного 
из работы оборудо
вания средств дис
петчерского и тех
нологического 
управления из-за 
неисправности

Выполнение годо
вого графика техни
ческого обслужива
ния оборудования 
диспетчерского тех
нологического 
управления, обеспе
чивающих функцио
нирование централи
зованных систем 
противоаварийной н 
режимной автома
тики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении годового 
графика техниче
ского обслужива
ния оборудования 
диспетчерского 
технологического 
управления, обес
печивающего 
функционирование 
централизованных 
систем противоава
рийной и режим
ной автоматики, и 
программно-аппа
ратных комплексов 
централизованных 
(центральной-коор- 
дннирующей) си
стем автоматиче
ского регулирова
ния частоты и пе
ретоков активной 
мощности в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№72.1 к Пе
речню предо
ставляемой 
субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф = 0 
при П > 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, прошедших 

техническое обслужи
вание, из числа запла
нированных в годовом 

графике, штук.;
П - количество нарас

тающим итогом на 
оцениваемый период 
оборудования, запла
нированного в годо

вом графике техниче
ского обслуживания 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 

штук. При этом техни
ческое обслуживание 
считается невыпол

ненным при отклоне
нии от годового гра

фика технического об
служивания на три ме

сяца и более

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П , 

еслиФ<П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае
мый период еди

ниц оборудования, 
прошедших техни
ческое обслужива
ние, из числа за
планированных в 
годовом графике, 

штук.;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период обору
дования, заплани
рованного в годо

вом графике техни
ческого обслужи
вания средств дис
петчерского техно
логического управ
ления, штук. При 
этом техническое 

обслуживание счи
тается невыполнен
ным при отклоне
нии от годового 

графика техниче
ского обслужива
ния на три месяца 

и более

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, про
шедших техниче
ское обслужива
ние, из числа за
планированных в 
годовом графике, 

штук.;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период обору
дования, заплани
рованного в годо

вом графике техни
ческого обслужи
вания средств дис
петчерского техно
логического управ
ления, штук. При 
этом техническое 

обслуживание счи
тается невыполнен
ным при отклоне
нии от годового 

графика техниче
ского обслужива
ния на три месяца 

и более

2/3

2. Отсутствие дли
тельно (более 25 су
ток) выведенного из 
работы из-за неис
правности оборудо
вания средств дис
петчерского и техно
логического управ-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о дли
тельно (более 25 
суток) выведенных 
из работы из-за не
исправности 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления,

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Наличие по состоя
нию на окончание по
следних суток оцени
ваемого периода вы
веденного из работы 
из-за неисправности 

оборудования средств 
диспетчерского и тех-

Отсутствие по со
стоянию на оконча
ние последних су
ток оцениваемого 
периода выведен
ного из работы из- 
за неисправности 

оборудования

1/3
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ления, обеспечиваю
щего функциониро
вание централизо
ванных систем про- 
тивоаварийной и ре
жимной автоматики

относящихся к объ
ектам диспетчери
зации, обеспечива
ющих функциони
рование централи
зованных систем 
лротивоаварийной 
и режимной авто
матики, и програм
мно-аппаратных 
комплексов цен
трализованных 
(центральной-коор- 
динирующей) си
стем автоматиче
ского регулирова
ния частоты и пе
ретоков активной 
мощности в соот
ветствии с Переч
нем предоставляе
мой субъектами 
электроэнергетики 
информации

нологического управ
ления, обеспечиваю
щего функционирова

ние централизован
ных систем противо- 
аварийной и режим

ной автоматики

средств диспетчер
ского и технологи
ческого управле

ния, обеспечиваю
щего функциони
рование централи
зованных систем 

противоаварийной 
и режимной авто

матики

3. Выполнение гра
фика технического 
обслуживания 
устройств техноло
гической и релей
ной защиты, сете
вой, противоава- 
рийной или режим
ной автоматики

Выполнение годо
вого графика техни
ческого обслужива
ния программно-ап
паратных комплек
сов централизован
ных (центральной- 
координирующей) 
систем (далее - ЦС 
(ЦКС)) автоматиче
ского регулирования 
частоты и перетоков 
активной мощности 
(далее - АРЧМ)

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении годового 
графика техниче
ского обслужива
ния оборудования 
диспетчерского 
технологического 
управления, обес
печивающего 
функционирование 
центр ализов энных 
систем противоава- 
рийной и режим
ной автоматики, и 
программно-аппа
ратных комплексов 
ЦС (ЦЕСС) АРЧМ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
Ns72.1 к Пе
речню предо
ставляемой 
субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе

риод единиц оборудо
вания, прошедших 

техническое обслужи
вание, из числа запла
нированных в годовом 

.графике, штук;
П - количество нарас

тающим итогом на 
оцениваемый период 
оборудования, запла
нированного в годо

вом графике техниче
ского обслуживания, 

штук. При этом техни
ческое обслуживание 
считается невыпол

ненным при отклоне
нии от годового гра

фика технического об
служивания на три ме

сяца и более

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае
мый период еди

ниц оборудования, 
прошедших техни
ческое обслужива

ние, из числа за
планированных в 
годовом графике, 

штук;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период обору
дования, заплани
рованного в годо

вом графике техни
ческого обслужи
вания, штук. При 
этом техническое 

обслуживание счи
тается невыполнен
ным при отклоне
нии от годового 

графика техниче-

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
оборудования, про
шедших техниче
ское обслужива
ние, из числа за
планированных в 
годовом графике, 

штук;
П - количество 

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период обору
дования, заплани
рованного в годо

вом графике техни
ческого обслужи
вания, штук. При 
этом техническое 

обслуживание счи
тается невыполнен
ным при отклоне
нии от годового 

графика техниче
ского обслужива
ния на три месяца 

и более

1
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ского обслужива
ния на три месяца 

и более

4. Выполнение зада
ний по настройке 
параметров их ра
боты, а также от
сутствие на момент 
проверки дли
тельно (более 25 
суток) выведенных 
из работы этих 
устройств из-за не
исправности

Отсутствие дли
тельно (более 25 су
ток) выведенных из 
работы из-за неис
правности програм
мно-аппаратных 
комплексов ЦС 
(ЦКС) АРЧМ

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о дли
тельно (более 25 
суток) выведенных 
из работы из-за не
исправности 
средств диспетчер
ского технологиче
ского управления, 
относящихся к объ
ектам диспетчери
зации, обеспечива
ющих функциони
рование централи
зованных систем 
противоаварийной 
и режимной авто
матики, и програм
мно-аппаратных 
ЦС (ЦКС) АРЧМ в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Наличие по состоя
нию на окончание по
следних суток оцени
ваемого периода вы
веденных из работы 
программно-аппарат
ных комплексов ЦС 

(ЦКС) АРЧМ

Отсутствие по со
стоянию на оконча
ние последних су
ток оцениваемого 
периода выведен

ных из работы про
граммно-аппарат
ных комплексов 
ЦС (ЦКС) АРЧМ

1

5. Соблюдение требо
ваний к существу
ющим диспетчер
ским каналам связи 
и передачи теле
метрической ин
формации с дис
петчерскими пунк
тами субъектов 
электроэнергетики 
и объектами элек
троэнергетики

Соблюдение требо
ваний о наличии не
зависимых каналов 
связи с узлами до
ступа сетей связи, к 
которым осуществи 
ляется подключение 
каналов связи и пе
редачи телеметриче
ской информации, 
организуемых субъ
ектами электроэнер
гетики

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о соблю
дении требований 
о наличии незави
симых каналов 
связи с узлами до
ступа сетей связи, к 
которым осуществ
ляется подключе
ние каналов связи 
и передачи теле
метрической ин
формации, органи
зуемых субъектами 
электроэнергетики, 
в соответствии с 
Перечнем предо
ставляемой субъек
тами электроэнер
гетики информа
ции

Без утвержден
ной формы
предоставления
информации

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Наличие фактов несо- 
блюдения/нарушения

Отсутствие фактов 
несоблюде- 

ния/нарушения

1

б. Отсутствие не вы
полненных в уста
новленные сроки 
предписаний ор
гана федерального 
государственного 
энергетического

Отсутствие невы
полненных предпи
саний, создающих 
риск безопасной ра
боты объектов элек
троэнергетики в 
условиях низких

Орган федераль
ного государ
ственного энерге
тического 
надзора

Сведения о предпи
саниях, выданных 
по результатам 
проверки устране
ния ранее выявлен
ных нарушений

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

20 календарных 
дней со дня за
вершения про
верки, в резуль
тате которой 
установлены

Наличие предписаний, 
выданных субъекту 
оперативно-диспет

черского управления в 
электроэнергетике

Отсутствие пред
писаний, выданных 

субъекту опера
тивно-диспетчер

ского управления в 
электроэнергетике

2/3
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ний, связанных с за
нимаемыми работни
ками должностями), 

человек

оцениваемый пе
риод проведение 
курсов дополни

тельного професси
онального образо

вания (с учетом 
возможных изме

нений, связанных с 
занимаемыми ра

ботниками должно
стями), человек

тельного професси
онального образо
вания (с учетом 

возможных изме
нений, связанных с 
занимаемыми ра

ботниками должно
стями), человек

9. Наличие программ 
подготовки по новой 
должности для опе
ративного, опера
тивно-ремонтного и 
диспетчерского пер
сонала

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
Ха 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Отсутствие программ 
подготовки по новой 
должности для опера
тивного, оперативно- 
ремонтного и диспет
черского персонала в 

диспетчерском центре

Наличие программ 
подготовки по но
вой должности для 
оперативного, опе
ративно-ремонт
ного и диспетчер
ского персонала в 

диспетчерском 
центре

1/3

10. Наличие и выполне
ние графика про
верки знаний работ
ников, относящихся 
к технологическому 
персоналу (руково
дящие работники и 
специалисты, опера
тивный, оперативно
ремонтный, диспет
черский персонал)

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
работников, относя

щихся к технологиче
скому персоналу (ру
ководящие работники 
и специалисты, опера
тивный, оперативно
ремонтный, диспет
черский персонал), 

проверка знаний кото
рых запланирована в 
календарном годовом 
графике, и прошед

ших проверку знаний 
в оцениваемом пери

оде, человек;
П - количество работ
ников, относящихся к 

технологическому 
персоналу (руководя
щие работники и спе
циалисты, оператив
ный, оперативно-ре
монтный, диспетчер
ский персонал), в от
ношении которых за

планирована проверка 
знаний в оцениваемом 
периоде (с учетом воз
можных изменений, 
связанных с занимае
мыми работниками

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф /П, 

еслиФ<П, 
где: Ф - количество 
работников, отно

сящихся к техноло
гическому персо

налу (руководящие 
работники и спец и
алисты, оператив
ный, оперативно- 
ремонтный, дис

петчерский персо
нал), проверка зна
ний которых запла
нирована в кален
дарном годовом 

графике, и прошед
ших проверку зна
ний в оцениваемом 
периоде, человек; 
П - количество ра
ботников, относя

щихся к технологи
ческому персоналу 
(руководящие ра
ботники и специа
листы, оператив
ный, оперативно- 
ремонтный, дис

петчерский персо
нал), в отношении 
которых заплани
рована проверка

Если Ф > П, 
где: Ф - количество 
работников, отно

сящихся к техноло
гическому персо

налу (руководящие 
работники н специ
алисты, оператив
ный, оперативно- 
ремонтный, дис

петчерский персо
нал), проверка зна
ний которых запла
нирована в кален
дарном годовом 

графике, и прошед
ших проверку зна
ний в оцениваемом 
периоде, человек; 
П - количество ра
ботников, относя

щихся к технологи
ческому персоналу 
(руководящие ра
ботники и специа
листы, оператив
ный, оперативно
ремонтный, дис

петчерский персо
нал), в отношении 
которых заплани
рована проверка 

знаний в оценивае
мом периоде (с

1/3



86

п .

должностями), чело
век

знаний в оценивае
мом периоде (с 

учетом возможных 
изменений, связан

ных с занимае
мыми работниками 

должностями), 
человек

учетом возможных 
изменений, связан

ных с занимае
мыми работниками 

должностями), 
человек

Обеспеченность 
персонала эксплуа
тационной и опера
тивной документа
цией, инструкци
ями, положениями, 
данными по допу
стимым токовым 
нагрузкам линий 
электропередачи и 
оборудования, схе
мами и програм
мами переключе
ний

Наличие утвержден
ных субъектом элек
троэнергетики пе
речней эксплуатаци
онной и оперативной 
документации, ин
струкций, положе
ний, схем и про
грамм переключений 
в структурных под
разделениях диспет
черского центра, 
осуществляющих 
функции по управле
нию режимом ра
боты энергосистемы 
и эксплуатацион
ному обслуживанию 
инженерных систем 
и оборудования ав
томатизированных 
систем диспетчер
ского управления 
(далее - АСДУ) дис
петчерского центра

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Отсутствие утвер
жденных субъектом 

электроэнергетики пе
речней необходимых 
инструкций, положе
ний, технологических 
и оперативных схем

Наличие утвер
жденных субъек

том электроэнерге
тики перечней не

обходимых ин
струкций, положе
ний, технологиче
ских и оператив

ных схем

1/3

12. Обеспеченность пер
сонала эксплуатаци
онной документа
цией в соответствии 
с утвержденными 
субъектом электро
энергетики переч
нями

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Отсутствие на рабо
чих местах эксплуата
ционной документа
ции в соответствии с 

утвержденными субъ
ектом электроэнерге

тики перечнями

Наличие на рабо
чих местах эксплу
атационной доку
ментации в соот
ветствии с утвер

жденными субъек
том электроэнерге

тики перечнями

1/3

13. Обеспеченность ра
бочих мест диспет
черского (оператив
ного, оперативно-ре
монтного) персонала 
диспетчерской (опе
ративной) докумен
тацией в соответ
ствии с утвержден
ными субъектом 
электроэнергетики 
перечнями

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Отсутствие на рабо
чих местах диспетчер
ского (оперативного, 
оперативно-ремонт

ного) персонала необ
ходимой диспетчер
ской (оперативной) 

документации в соот
ветствии с утвержден
ными субъектом элек
троэнергетики переч

нями

Наличие на рабо
чих местах диспет
черского (опера
тивного, опера

тивно-ремонтного) 
персонала необхо
димой диспетчер

ской (оперативной) 
документации в со
ответствии с утвер
жденными субъек-

1/3
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том электроэнерге
тики перечнями

14. Противоаварий- 
ная и аварийно
восстановитель
ная деятель
ность

Наличие аварий
ного запаса обору
дования и необхо
димых материалов 
для выполнения 
аварийно-восстано
вительных работ в 
соответствии с 
утвержденным 
субъектом электро
энергетики переч
нем

Наличие перечня 
аварийного запаса 
для выполнения ава
рийно-восстанови
тельных работ

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 8 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Отсутствие перечня 
аварийного запаса для 
выполнения аварийно

восстановительных 
работ на оборудова
нии инженерных си
стем диспетчерского 

центра

Наличие перечня 
аварийного запаса 
для выполнения 

аварийно-восстано
вительных работ на 
оборудовании ин
женерных систем 
диспетчерского 

центра

1/3

15. Укомплектованность 
аварийного запаса 
оборудования, мате
риалов в соответ
ствии с утвержден
ным субъектом элек
троэнергетики пе
речнем

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№ 8 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если (£Oi/ni)/N < 0,5, 
где: Oi - количество 

единиц аварийного за
паса, единиц измере

ния;
Ш - количество еди

ниц аварийного запаса 
в соответствии с 

утвержденным субъ
ектом электроэнерге
тики перечнем ава

рийного запаса обору
дования и запасных 

частей, единиц изме
рения;

N -  количество оцени
ваемых единиц изме

рения

Рассчитывается по
формуле:

Б = £]ФШ)/Ы,

если
0,5 < (£Oi/ni)/N < 

0,9,
где: Ф\ -  количе
ство единиц ава
рийного запаса, 

единиц измерения;
Ш — количество 

единиц аварийного 
запаса в соответ

ствии с утвержден
ным субъектом 

электроэнергетики 
перечнем аварий
ного запаса обору
дования и запас

ных частей, единиц 
измерения;

N — количество 
оцениваемых еди

ниц измерения

Если (£®i/IIi)/N > 
0,9,

где: Фг - количе
ство единиц ава
рийного запаса, 

единиц измерения;
Ili - количество 

единиц аварийного 
запаса в соответ

ствии с утвержден
ным субъектом 

электроэнергетики 
перечнем аварий
ного запаса обору
дования и запасных 
частей, единиц из

мерения;
N — количество 

оцениваемых еди
ниц измерения

1/3

16. Наличие РИСЭ Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о готов
ности субъектов 
электроэнергетики 
к выполнению ава
рийно-восстанови
тельных работ в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
№8 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф ■ 0, при 
П>0,

где: Ф - количество 
РИСЭ, готовых к ра

боте, штук;
П - общее количество 

РИСЭ в наличии, 
штук

Рассчитывается по 
формуле:

Б -  Ф / П, если 
Ф / П < 0,9, 

где: Ф - количество 
РИСЭ, готовых к 

работе, штук;
П - общее количе
ство РИСЭ в нали

чии, штук

Если Ф = П, 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
РИСЭ, готовых к 

работе, штук;
П - общее количе
ство РИСЭ в нали

чии, штук

1/3

17. Выполнение субъ
ектом электроэнер
гетики разработан-

Выполнение графика 
проведения ремонта 
зданий и оборудова-

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления

Годовой план ре
монта объектов 
электроэнергетики

Приложения 
№№ 75 и 76 к 
Перечню предо
ставляемой

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом

Рассчитывается по
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П,

Ф >П 
либо П "  0, 

где: Ф - количество

1
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ного им плана под
готовки к работе в 
отопительный се
зон, включающего 
в себя в том числе 
проведение ре
монта вспомога
тельного оборудо
вания, зданий и со
оружений

ния инженерных си
стем, технического 
обслуживания обо
рудования АСДУ

в электроэнерге
тике

и Сведения о вы
полнении годового 
плана ремонта объ
ектов электроэнер
гетики в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

электроэнерге
тики информа
ции

на оцениваемый пе
риод единиц зданий и 
оборудования, кото

рым проведен ремонт 
в соответствии с годо
вым графиком, штук; 

П - количество единиц 
зданий и оборудова
ния нарастающим 

итогом на оценивае
мый период, которым 
запланирован ремонт 
в годовом графике, 

штук

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае
мый период еди

ниц зданий и обо
рудования, кото
рым проведен ре
монт в соответ
ствии с годовым 
графиком, ппук; 

П - количество еди
ниц зданий и обо

рудования нараста
ющим итогом на 
оцениваемый пе
риод, которым за

планирован ремонт 
в годовом графике, 

ппук

нарастающим ито
гом на оценивае

мый период единиц 
зданий и оборудо

вания, которым 
проведен ремонт в 
соответствии с го
довым графиком, 

ппук;
П - количество еди
ниц зданий и обо

рудования нараста
ющим итогом на 
оцениваемый пе
риод, которым за

планирован ремонт 
в годовом графике, 

штук

18. Выполнение субъ
ектом электроэнер
гетики графика 
проведения проти- 
воаварийных тре
нировок оператив
ного персонала и 
выполнение меро
приятий, разрабо
танных по резуль
татам тренировок

Наличие и выполне
ние графика прове
дения контрольных 
против о аварийных 
тренировок диспет
черского персонала

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если <Х> = 0 при П > 0 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
проведенных в оцени
ваемом периоде кон

трольных противоава
рийных тренировок 

диспетчерского персо
нала, пггук;

П - количество кон
трольных противоава
рийных тренировок 

диспетчерского персо
нала, проведение ко
торых запланировано 
в оцениваемом пери

оде, штук

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф/П, 

еслиФ<П, 
где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 
контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, штук;
П - количество 

контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, проведение 
которых заплани

ровано в оценивае
мом периоде, штук

Если Ф > П, 
где: Ф - количество 
проведенных в оце
ниваемом периоде 
контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, штук;
П - количество 

контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, проведение 
которых заплани

ровано в оценивае
мом периоде, штук

2/3

19. Выполнение субъек
том электроэнерге
тики мероприятий, 
запланированных по 
результатам прове
дения контрольных 
противоаварийных 
тренировок персо
нала

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении мероприятий 
по подготовке пер
сонала в соответ
ствии с Перечнем 
предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

Приложение 
№ 45 к Перечню 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф -  0 при П > 0, 
где: Ф - количество 
выполненных в оце

ниваемом периоде ме
роприятий по резуль
татам контрольных 
противоаварийных 
тренировок диспет
черского персонала, 

штук;
П - количество меро
приятий, выполнение 
которых запланиро
вано в оцениваемом

Рассчитывается по
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 

выполненных в 
оцениваемом пери
оде мероприятий 
по результатам 

контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, штук;

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
выполненных в 

оцениваемом пери
оде мероприятий 
по результатам 

контрольных про
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, штук;
П - количество ме-

1/3
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периоде по результа
там контрольных про- 
тивоаварийных трени
ровок диспетчерского 

персонала, штук

П - количество ме
роприятий, выпол
нение которых за
планировано в оце
ниваемом периоде 

по результатам 
контрольных про- 
тивоаварийных 

тренировок диспет
черского персо

нала, штук

роприятий, выпол
нение которых за
планировано в оце
ниваемом периоде 

по результатам 
контрольных про- 

тивоаварийных 
тренировок диспет

черского персо
нала, штук

20. Оперативно-
диспетчерское
управление

Соответствие уста
новленным требо
ваниям докумен
тов» определяющих 
порядок осуществ
ления оперативно
диспетчерского 
управления в элек
троэнергетике, а 
также действий 
персонала по 
предотвращению и 
ликвидации нару
шений нормаль
ного режима, 
включая действия 
при превышении 
максимально допу
стимых перетоков 
в контролируемых 
сечениях электри
ческой сети

Соответствие требо
ваниям Правил опе
ративно-диспетчер
ского управления в
электроэнергетике, 
утвержденных по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
27.12.2004 №854 
(Собрание законода
тельства Российской 
Федерации, 2004,
№ 52 (часть 2), ст. 
5518; 2018, № 51, ст. 
8007) (далее-Пра
вила ОДУ) докумен
тов, определяющих 
порядок осуществле
ния оперативно-дис
петчерского управ
ления в электроэнер
гетике

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о соот
ветствии инструк
ции по производ
ству переключений 
в электроустанов
ках, инструкции по 
предотвращению 
развития и ликви
дации нарушений 
нормального ре
жима электриче
ской части энерго
системы, типовых 
программ переклю
чений по выводу в 
ремонт и вводу в 
работу линий элек
тропередачи и 
устройств релей
ной защиты и авто
матики, находя
щихся в диспетчер
ском управлении 
диспетчерских цен
тров, требованиям 
Правил ОДУ в со
ответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Наличие фактов невы
полнения требований 

Правил ОДУ

Отсутствие фактов 
невыполнения тре

бований Правил 
ОДУ

1

21. Соблюдение требо
ваний к функцио
нированию опера
тивно-информаци
онного комплекса в 
нормальных усло
виях и при возник
новении наруше
ний в его работе

Выполнение требо
ваний к функциони
рованию опера
тивно-информацион
ного комплекса в 
нормальных усло
виях и при возник
новении нарушений 
в его работе

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении требований 
(коэффициент го
товности) к функ
ционированию опе
ративно-информа
ционного ком
плекса в нормаль
ных условиях и 
при возникновении 
нарушений в его 
работе в соответ
ствии с Перечнем

Без утвержден
ной формы 
предоставления 
информации

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Наличие фактов невы
полнения требований

Отсутствие фактов 
невыполнения тре

бований

1
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предоставляемой 
субъектами элек
троэнергетики ин
формации

п . Выполнение расче
тов параметров 
настройки 
устройств релей
ной защиты, отно
сящихся к объек
там диспетчериза
ции диспетчер
ского центра, и вы
дача соответствую
щих заданий субъ
ектам электроэнер
гетики и потреби
телям электриче
ской энергии

Выполнение расче
тов и выдача диспет
черским центром за
даний субъектам 
электроэнергетики 
по параметрам 
настройки устройств 
релейной защиты, 
отнесенных к объек
там диспетчеризации

Субъекты опера
тивно-диспетчер
ского управления 
в электроэнерге
тике

Сведения о выпол
нении расчетов и 
выдаче диспетчер
скими центрами за
даний субъектам 
электроэнергетики 
по параметрам 
настройки находя
щихся в эксплуата
ции устройств ре
лейной защиты, 
расчет и выбор 
настройки которых 
выполняют диспет
черские центры в 
соответствии с Пе
речнем предостав
ляемой субъектами 
электроэнергетики 
информации

Приложение 
Ха 72.2 к Пе
речню предо
ставляемой 
субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

В соответствии 
с Перечнем 
предоставляе
мой субъектами 
электроэнерге
тики информа
ции

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом 
на оцениваемый пе
риод выполненных 
расчетов/выданных 
заданий в соответ

ствии с планом, штук; 
П - количество нарас
тающим итогом запла
нированных на оцени
ваемый период расче

тов параметров 
настройки находя

щихся в эксплуатации 
устройств релейной 
защиты, расчет и вы
бор настройки кото
рых выполняют дис
петчерские центры, 

штук

Рассчитывается по 
формуле:
Б = Ф / П, 

если Ф < П, 
где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период выпол
ненных расче

тов/выданных зада
ний в соответствии 

с планом, штук;
П - количество 

нарастающим ито
гом запланирован
ных на оценивае

мый период расче
тов параметров 

настройки находя
щихся в эксплуата
ции устройств ре
лейной защиты, 
расчет и выбор 

настройки которых 
выполняют диспет

черские центры, 
штук

Если Ф > П 
либо П = 0, 

где: Ф - количество 
нарастающим ито
гом на оценивае

мый период выпол
ненных расче

тов/выданных зада
ний в соответствии 

с планом, штук;
П - количество 

нарастающим ито
гом запланирован
ных на оценивае

мый период расче
тов параметров 

настройки находя
щихся в эксплуата
ции устройств ре
лейной защиты, 
расчет и выбор 

настройки которых 
выполняют диспет

черские центры, 
штук

1

».
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Приложение № 2 
к приказу Минэнерго России 

от 12.02.2020 № 87

«Приложение №3
к методике проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденной приказом Минэнерго России 

от 27.12.2017 № 1233

БАЛЛЬНАЯ ШКАЛА
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСЛОВИЙ 
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОПЫТНЫЕ 
И (ИЛИ) ГОЛОВНЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРОДУКЦИИ

Таблица 1. Балльная шкала оценки выполнения отдельных показателей условий готовности объектов, на которых эксплуатируются изготовленные 
на территории Российской Федерации опытные и (или) головные образцы продукции, субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности 
или ином законном основании объектами по производству электрической энергии

№
пп

Группа
условий

Условие Показатель Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от 
плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной

документацией

0 от 0 до 1 1

1 2 3 4 5 6 7

1. Производ
ство и от
пуск энергии

Обеспечение го
товности генериру
ющего оборудова
ния к несению 
нагрузки в преде
лах величины рас
полагаемой элек
трической мощно-

Выполнение планового 
значения среднемесячной 
располагаемой электриче
ской мощности тепловых 
и атомных электрических 
станций

Если Ф / П < 0,5, 
где: Ф - фактическое зна

чение среднемесячной 
располагаемой электриче
ской мощности объекта за 

отчетный период, МВт; 
П - плановое значение 

среднемесячной распола
гаемой электрической

Рассчитывается по формуле: 
Б = Ф / П, 

если Ф / П > 0,5 и 
Ф/П < 0,85,

где: Ф - фактическое значе
ние среднемесячной распо

лагаемой электрической 
мощности объекта за отчет

ный период, МВт;

Если Ф / П > 0,85, 
где: Ф - фактическое значе
ние среднемесячной распо

лагаемой электрической 
мощности объекта за от

четный период, МВт;
П - плановое значение 

среднемесячной располага-



92

сти и регулирова
нию реактивной 
мощности в преде
лах паспортного 
регулировочного 
диапазона

мощности объекта за от
четный период, МВт

П - плановое значение сред
немесячной располагаемой 
электрической мощности 

объекта за отчетный период, 
МВт

емой электрической мощ
ности объекта за отчетный 

период, МВт

2. Наличие фактов ограниче
ний зарегистрированного 
базового диапазона регу
лирования реактивной 
мощности, выявленных по 
результатам выполнения 
диспетчерских команд на 
предоставление диапазона 
регулирования реактивной 
мощности

Если Ф > 2,
где: Ф -  количество фак
тов ограничений зареги
стрированного базового 

диапазона регулирования 
реактивной мощности, вы
явленных по результатам 

выполнения субъектом 
электроэнергетики, владе
ющим на праве собствен
ности или ином законном 
основании объектами по 
производству электриче
ской энергии, диспетчер

ских команд и зарегистри
рованных в порядке со

гласно договору о присо
единении к торговой си
стеме оптового рынка в 

соответствии с Правилами 
оптового рынка электри
ческой энергии и мощно
сти, утвержденными по

становлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 27.12.2010 № 1172 
(далее - Правила оптового 

рынка)

Б = 0,75, если Ф = 1, 
где: Ф -  количество фактов 
ограничений зарегистриро
ванного базового диапазона 
регулирования реактивной 
мощности, выявленных по 
результатам выполнения 
субъектом электроэнерге
тики, владеющим на праве 
собственности или ином за

конном основании объек
тами по производству элек
трической энергии, диспет
черских команд и зареги

стрированных в порядке со
гласно договору о присоеди

нении к торговой системе 
оптового рынка в соответ

ствии с Правилами оптового 
рынка

Если Ф = 0,
где: Ф -  количество фактов 
ограничений зарегистриро

ванного базового диапа
зона регулирования реак
тивной мощности, выяв

ленных по результатам вы
полнения субъектом элек

троэнергетики, владеющим 
на праве собственности 

или ином законном основа
нии объектами по произ
водству электрической 

энергии, диспетчерских ко
манд и зарегистрирован

ных в порядке согласно до
говору о присоединении к 
торговой системе оптового 

рынка в соответствии с 
Правилами оптового рынка

3. Выполнение в со- Сведения об увеличении Если Ф = 0 при П > 0, Рассчитывается по формуле: 
Б = 1,1 * Ф / П, если Ф < П,

Если Ф > П 
или П = 0,



ответствии с утвер
жденными в уста
новленном порядке 
инвестиционными 
программами годо
вого плана ввода в 
эксплуатацию но
вых и реконструи
рованных объектов 
электроэнергетики 
(с прохождением 
их комплексного 
опробования), вли
яющих на обеспе
чение готовности к 
производству элек
трической и тепло
вой энергии и пере
даче электрической 
энергии (мощно
сти) потребителям 
в предстоящий ото
пительный сезон

установленной генериру
ющей мощности объектов 
по производству электри
ческой энергии
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где: Ф - фактическая уста
новленная мощность объ
ектов электроэнергетики, 
принадлежащих на праве 
собственности или ином 

законном основании субъ
екту электроэнергетики, 
на оцениваемый период, 

МВт;
П - прогнозная установ

ленная мощность с учетом 
изменения генерирующей 
мощности объектов элек
троэнергетики, принадле
жащих на праве собствен
ности или ином законном 
основании субъекту элек
троэнергетики, на оцени
ваемый период в соответ
ствии с Сводным прогноз
ным балансом производ

ства и поставок электриче
ской энергии (мощности) 

в рамках Единой энергети
ческой системы России по 
субъектам Российской Фе
дерации, формируемым в 
соответствии с пунктом 14 
Основ ценообразования в 

области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнер
гетике, утвержденных по
становлением Правитель
ства Российской Федера
ции от 29.12.2011 № 1178 
(далее - Основы ценообра

зования), МВт

где: Ф - фактическая уста
новленная мощность объек
тов электроэнергетики, при
надлежащих на праве соб

ственности или ином закон
ном основании субъекту 

электроэнергетики, на оце
ниваемый период, МВт;

П - прогнозная установлен
ная мощность с учетом изме
нения генерирующей мощ

ности объектов электроэнер
гетики, принадлежащих на 
праве собственности или 

ином законном основании 
субъекту электроэнергетики, 
на оцениваемый период в со
ответствии с Сводным про

гнозным балансом производ
ства и поставок электриче
ской энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетиче

ской системы России по 
субъектам Российской Феде
рации, формируемым в соот
ветствии с пунктом 14 Основ 

ценообразования, МВт

где: Ф - фактическая уста
новленная мощность объ
ектов электроэнергетики, 
принадлежащих на праве 
собственности или ином 

законном основании субъ
екту электроэнергетики, на 
оцениваемый период, МВт; 
П - прогнозная установлен
ная мощность с учетом из

менения генерирующей 
мощности объектов элек
троэнергетики, принадле
жащих на праве собствен
ности или ином законном 
основании субъекту элек

троэнергетики, на оценива
емый период в соответ

ствии с Сводным прогноз
ным балансом производ

ства и поставок электриче
ской энергии (мощности) в 
рамках Единой энергетиче

ской системы России по 
субъектам Российской Фе
дерации, формируемым в 
соответствии с пунктом 14 
Основ ценообразования, 

МВт
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4. Системная 
надежность

Соблюдение требо
ваний к оборудова
нию электростан
ций, участвую
щему в общем ре
гулировании, а 
также в нормиро
ванном первичном 
и автоматическом 
вторичном регули
ровании частоты и 
перетоков актив
ной мощности, в 
случае, если зако
нодательством в 
сфере электроэнер
гетики предусмот
рено участие соот
ветствующих объ
ектов в регулирова
нии частоты

Соблюдение требований к 
оборудованию объектов 
электроэнергетики, участ
вующему в общем первич
ном регулировании ча
стоты, а также в автомати
ческом вторичном регули
ровании частоты и перето
ков активной мощности, в 
случае, если законодатель
ством в сфере электро
энергетики предусмотрено 
участие таких объектов в 
регулировании частоты 
или регулировании ча
стоты и перетоков актив
ной мощности

Наличие зарегистрирован
ных в порядке, установ
ленном в соответствии с 
договором о присоедине
нии к торговой системе 

оптового рынка и Прави
лами оптового рынка, фак
тов невыполнения субъек

том электроэнергетики, 
владеющим на праве соб
ственности или ином за
конном основании объек

тами по производству 
электрической энергии, с 
использованием которых 
осуществляется деятель
ность по производству и 

купле-продаже электриче
ской энергии (мощности) 
на оптовом рынке, требо
ваний к генерирующему 
оборудованию объектов 

электроэнергетики, участ
вующему в общем первич

ном регулировании ча
стоты, а также в автомати
ческом вторичном регули
ровании частоты и перето
ков активной мощности, в 
случае, если законодатель

ством в сфере электро
энергетики предусмотрено 
участие таких объектов в 
общем первичном регули
ровании частоты или авто
матическом вторичном ре-

Б = 0,5 в случае: 
наличия зарегистрированных 
в порядке, установленном в 
соответствии с договором о 
присоединении к торговой 
системе оптового рынка и 

Правилами оптового рынка, 
фактов невыполнения субъ
ектом электроэнергетики, 
владеющим на праве соб

ственности или ином закон
ном основании объектами по 
производству электрической 
энергии, с использованием 

которых осуществляется де
ятельность по производству 
и купле-продаже электриче
ской энергии (мощности) на 
оптовом рынке, требований 
к генерирующему оборудо

ванию объектов электро
энергетики, участвующему в 
общем первичном регулиро
вании частоты, а также в ав
томатическом вторичном ре
гулировании частоты и пере
токов активной мощности, в 
случае, если законодатель
ством в сфере электроэнер
гетики предусмотрено уча

стие таких объектов в общем 
первичном регулировании 
частоты или автоматиче

ском вторичном регулирова
нии частоты и перетоков ак
тивной мощности соответ

ственно, только в отношении

Отсутствие зарегистриро
ванных в порядке, установ

ленном в соответствии с 
договором о присоедине
нии к торговой системе 

оптового рынка и Прави
лами оптового рынка, фак
тов невыполнения субъек

том электроэнергетики, 
владеющим на праве соб
ственности или ином за
конном основании объек

тами по производству 
электрической энергии, с 
использованием которых 
осуществляется деятель
ность по производству и 

купле-продаже электриче
ской энергии (мощности) 
на оптовом рынке, требо
ваний к генерирующему 
оборудованию объектов 

электроэнергетики, участ
вующему в общем первич

ном регулировании, а 
также в автоматическом 

вторичном регулировании 
частоты и перетоков актив

ной мощности, в случае, 
если законодательством в 
сфере электроэнергетики 

предусмотрено участие та
ких объектов в общем пер
вичном регулировании ча
стоты или автоматическом 
вторичном регулировании
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гулировании частоты и пе
ретоков активной мощно

сти соответственно. 
Наличие зафиксирован
ных субъектом опера
тивно-диспетчерского 

управления фактов невы
полнения субъектом элек
троэнергетики, владею

щим на праве собственно
сти или ином законном ос

новании объектами по 
производству электриче
ской энергии, с использо

ванием которых осуществ
ляется деятельность по 

производству и купле-про
даже электрической энер
гии на розничном рынке, 
требований к участию ге
нерирующего оборудова
ния в общем первичном 

регулировании частоты и 
(или) случаев непредстав

ления таким субъектом 
электроэнергетики по за

просу субъекта опера
тивно-диспетчерского 

управления в электроэнер
гетике данных монито

ринга участия генерирую
щего оборудования в об

щем первичном регулиро
вании частоты

опытных и головных образ
цов основного технологиче

ского оборудования 
или в случае наличия зафик
сированных субъектом опе

ративно-диспетчерского 
управления фактов невыпол

нения субъектом электро
энергетики, владеющим на 
праве собственности или 

ином законном основании 
объектами по производству 

электрической энергии, с ис
пользованием которых осу

ществляется деятельность по 
производству и купле-про

даже электрической энергии 
на розничном рынке, требо
ваний к участию генерирую
щего оборудования в общем 
первичном регулировании 

частоты и (или) случаев не
представления таким субъек
том электроэнергетики по за
просу субъекта оперативно
диспетчерского управления 
в электроэнергетике данных 
мониторинга участия гене
рирующего оборудования в 
общем первичном регулиро
вании частоты, только в от
ношении опытных и голов

ных образцов основного тех
нологического оборудования

частоты и перетоков актив
ной мощности соответ

ственно.
Отсутствие зафиксиро

ванных субъектом опера
тивно-диспетчерского 

управления фактов невы
полнения субъектом элек

троэнергетики, владеющим 
на праве собственности 

или ином законном основа
нии объектами по произ
водству электрической 

энергии, с использованием 
которых осуществляется 

деятельность по производ
ству и купле-продаже элек
трической энергии на роз
ничном рынке, требований 
к участию генерирующего 

оборудования в общем 
первичном регулировании 
частоты и (или) случаев 
непредставления таким 

субъектом электроэнерге
тики по запросу субъекта 

оперативно-диспетчер
ского управления в элек

троэнергетике данных мо
ниторинга участия генери
рующего оборудования в 
общем первичном регули

ровании частоты

5. Ремонтная
деятельность

Выполнение субъ- Выполнение графика 
окончания капитального

Если Ф = 0 при П > 0, Рассчитывается по формуле: 
Б = 1,1 * Ф / П, если Ф < П,

Ф > П  
либо П = 0,



ектом электроэнер
гетики разработан
ного им плана под
готовки к работе в 
отопительный се
зон, включающего 
в себя в том числе 
проведение ре
монта основного и 
вспомогательного 
оборудования, зда
ний и сооружений 
в соответствии с 
согласованными 
субъектами опера
тивно-диспетчер
ского управления 
сводными годо
выми графиками 
ремонта и испыта
ния оборудования, 
влияющего на го
товность выра
ботки и передачи 
электрической и 
тепловой энергии

ремонта основного техно
логического оборудования
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где: Ф - количество нарас
тающим итогом на оцени

ваемый период единиц 
оборудования, на которых 

выполнен капитальный 
ремонт, из числа заплани
рованных в годовом гра
фике ремонта, штук. При 
этом ремонт при отказе 

субъекта оперативно-дис
петчерского управления в 
электроэнергетике вклю

чения ремонта в месячный 
график ремонта объектов 
диспетчеризации или от

казе в разрешении диспет
черской заявки в случаях, 
предусмотренных соответ
ственно пунктами 15, 20 и 
31 Правил вывода объек
тов электроэнергетики в 

ремонт и из эксплуатации, 
утвержденных постанов

лением Правительства 
Российской Федерации от 
26.07.2007 №484 (далее- 
Правила вывода в ремонт), 
не считается не выполнен
ным до окончания месяца, 
в котором в соответствии 
с пунктом 27 Правил вы

вода в ремонт были устра
нены обстоятельства, пре
пятствующие выводу в ре
монт объекта диспетчери

зации, при условии

где: Ф - количество нараста
ющим итогом на оценивае

мый период единиц оборудо
вания, на которых выполнен 

капитальный ремонт, из 
числа запланированных в го

довом графике ремонта, 
штук. При этом ремонт при 
отказе субъекта оперативно
диспетчерского управления 

в электроэнергетике включе
ния ремонта в месячный гра
фик ремонта объектов дис
петчеризации или отказе в 
разрешении диспетчерской 

заявки в случаях, предусмот
ренных соответственно 

пунктами 15,20 и 31 Правил 
вывода в ремонт, не счита

ется невыполненным до 
окончания месяца, в кото
ром в соответствии с пунк
том 27 Правил вывода в ре
монт были устранены обсто
ятельства, препятствующие 

выводу в ремонт объекта 
диспетчеризации, при усло
вии оформления диспетчер
ской заявки (в случаях, ука
занных в пункте 31 Правил 
вывода в ремонт - повтор

ной) в этот период. Также не 
считается невыполненным 
вывод в ремонт единицы 
оборудования, на которой 
выполнен один из следую

щих пунктов:

где: Ф - количество нарас
тающим итогом на оцени

ваемый период единиц 
оборудования, на которых 
выполнен капитальный ре
монт, из числа запланиро
ванных в годовом графике 
ремонта, штук. При этом 
ремонт при отказе субъ
екта оперативно-диспет
черского управления в 

электроэнергетике включе
ния ремонта в месячный 
график ремонта объектов 
диспетчеризации или от

казе в разрешении диспет
черской заявки в случаях, 

предусмотренных соответ
ственно пунктами 15, 20 и 

31 Правил вывода в ре
монт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 
Правил вывода в ремонт 
были устранены обстоя

тельства, препятствующие 
выводу в ремонт объекта 

диспетчеризации, при 
условии оформления дис
петчерской заявки (в слу
чаях, указанных в пункте 

31 Правил вывода в ремонт 
- повторной) в этот период. 
Также не считается невы

полненным вывод в ремонт 
единицы оборудования, на
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оформления диспетчер
ской заявки (в случаях, 
указанных в пункте 31 

Правил вывода в ремонт - 
повторной) в этот период. 
Также не считается невы

полненным вывод в ре
монт единицы оборудова
ния, на которой выполнен 
один из следующих пунк

тов:
- работы по техническому 
перевооружению и рекон
струкции (далее - ТПиР) с 
полной заменой единицы 

оборудования;
- работы по ТПиР на от

дельных функциональных 
узлах единицы оборудова

ния (в случае решения о 
применении вида ремонта 
«по техническому состоя

нию»).
Кроме того, не учитыва

ется невывод в ремонт га
зовой турбины по причине 
недостаточной наработки 
в межремонтный период в 
эквивалентных часах (да
лее -  экв.ч) (или рабочих 

часах) до достижения нор
мативного значения, уста
новленного организацией- 

изготовителем;
П - количество единиц 

оборудования нарастаю-

- работы по ТПиР с полной 
заменой единицы оборудова

ния;
- работы по ТПиР на отдель
ных функциональных узлах
единицы оборудования (в 

случае решения о примене
нии вида ремонта «по техни

ческому состоянию»). 
Кроме того, не учитывается 
невывод в ремонт газовой 
турбины по причине недо

статочной наработки в меж
ремонтный период в экв.ч 
(или рабочих часах) до до

стижения нормативного зна
чения, установленного орга- 

низацией-изготовителем;
П - количество единиц обо

рудования нарастающим 
итогом на оцениваемый пе
риод, запланированных для 
вывода в капитальный ре

монт в соответствии с кален
дарным годовым графиком 

ремонта, штук

которой выполнен один из 
следующих пунктов:

- работы по ТПиР с полной 
заменой единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР на от

дельных функциональных 
узлах единицы оборудова

ния (в случае решения о 
применении вида ремонта 
«по техническому состоя

нию»).
Кроме того, не учитыва

ется невывод в ремонт га
зовой турбины по причине 
недостаточной наработки в 

межремонтный период в 
экв.ч (или рабочих часах) 
до достижения норматив

ного значения, установлен
ного организацией-изгото- 

вителем;
П - количество единиц 

оборудования нарастаю
щим итогом на оценивае

мый период, запланирован
ных для вывода в капи

тальный ремонт в соответ
ствии с календарным годо

вым графиком ремонта, 
штук
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щим итогом на оценивае
мый период, запланиро

ванных для вывода в капи
тальный ремонт в соответ

ствии с календарным го
довым графиком ремонта, 

штук

6. Выполнение графика 
окончания среднего ре
монта основного техноло
гического оборудования

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество нарас
тающим итогом на оцени

ваемый период единиц 
оборудования, на которых 
выполнен средний ремонт, 
из числа запланированных 

в годовом графике ре
монта, штук. При этом ре
монт при отказе субъекта 

оперативно-диспетчер
ского управления в элек
троэнергетике включения 
ремонта в месячный гра

фик ремонта объектов 
диспетчеризации или от

казе в разрешении диспет
черской заявки в случаях, 
предусмотренных соответ
ственно пунктами 15, 20 и 

31 Правил вывода в ре
монт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 
Правил вывода в ремонт 
были устранены обстоя

тельства, препятствующие 
выводу в ремонт объекта

Рассчитывается по формуле: 
Б = 1,1 * Ф / П, если Ф < П, 

где: Ф - количество нараста
ющим итогом на оценивае

мый период единиц оборудо
вания, на которых выполнен 
средний ремонт, из числа за

планированных в годовом 
графике ремонта, штук. При 

этом ремонт при отказе 
субъекта оперативно-диспет
черского управления в элек

троэнергетике включения ре
монта в месячный график ре
монта объектов диспетчери
зации или отказе в разреше
нии диспетчерской заявки в 
случаях, предусмотренных 

соответственно пунктами 15, 
20 и 31 Правил вывода в ре
монт, не считается невыпол

ненным до окончания ме
сяца, в котором в соответ

ствии с пунктом 27 Правил 
вывода в ремонт были устра

нены обстоятельства, пре
пятствующие выводу в ре

монт объекта диспетчериза-

Ф > П  
либо П = 0,

где: Ф - количество нарас
тающим итогом на оцени

ваемый период единиц 
оборудования, на которых 
выполнен средний ремонт, 
из числа запланированных 

в годовом графике ре
монта, штук. При этом ре
монт при отказе субъекта 

оперативно-диспетчер
ского управления в элек
троэнергетике включения 
ремонта в месячный гра

фик ремонта объектов дис
петчеризации или отказе в 
разрешении диспетчерской 

заявки в случаях, преду
смотренных соответ

ственно пунктами 15, 20 и 
31 Правил вывода в ре

монт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 
Правил вывода в ремонт 
были устранены обстоя

тельства, препятствующие
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диспетчеризации, при 
условии оформления дис
петчерской заявки (в слу
чаях, указанных в пункте 
31 Правил вывода в ре

монт - повторной) в этот 
период. Также не счита
ется невыполненным ре

монт единицы оборудова
ния, на которой выполнен 
один из следующих пунк

тов:
- работы по ТПиР с пол

ной заменой единицы обо
рудования;

- работы по ТПиР на от
дельных функциональных 
узлах единицы оборудова

ния (в случае решения о
применении вида ремонта 
«по техническому состоя

нию»).
Кроме того,

не учитывается непрове
дение ремонта газовой 

турбины по причине недо
статочной наработки в 

межремонтный период в 
экв.ч (или рабочих часах) 
до достижения наработки, 
установленной организа- 
цией-изготовителем для 
соответствующего вида 

ремонта;
П - количество единиц 

оборудования нарастаю-

ции, при условии оформле
ния диспетчерской заявки (в 
случаях, указанных в пункте 
31 Правил вывода в ремонт - 

повторной) в этот период. 
Также не считается невыпол

ненным ремонт единицы 
оборудования, на которой 
выполнен один из следую

щих пунктов:
- работы по ТПиР с полной 

заменой единицы оборудова
ния;

- работы по ТПиР на отдель
ных функциональных узлах
единицы оборудования (в 

случае решения о примене
нии вида ремонта «по техни

ческому состоянию»).
Кроме того,

не учитывается непроведе
ние ремонта газовой тур
бины по причине недоста
точной наработки в межре

монтный период в экв.ч (или 
рабочих часах) до достиже
ния наработки,установлен
ной организацией-изготови- 
телем для соответствующего 

вида ремонта;
П - количество единиц обо

рудования нарастающим 
итогом на оцениваемый пе

риод, на которых запланиро
вано выполнение среднего 

ремонта в соответствии с ка-

выводу в ремонт объекта 
диспетчеризации, при 

условии оформления дис
петчерской заявки (в слу
чаях, указанных в пункте 

31 Правил вывода в ремонт
- повторной) в этот период. 
Также не считается невы
полненным ремонт еди

ницы оборудования, на ко
торой выполнен один из

следующих пунктов:
- работы по ТПиР с полной 
заменой единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР на от

дельных функциональных 
узлах единицы оборудова

ния (в случае решения о 
применении вида ремонта 
«по техническому состоя

нию»).
Кроме того,

не учитывается непроведе
ние ремонта газовой тур
бины по причине недоста
точной наработки в межре

монтный период в экв.ч 
(или рабочих часах) до до
стижения наработки, уста
новленной организацией- 

изготовителем для соответ
ствующего вида ремонта; 

П - количество единиц 
оборудования нарастаю
щим итогом на оценивае
мый период, на которых
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щим итогом на оценивае
мый период, на которых 
запланировано выполне

ние среднего ремонта в со
ответствии с календарным 

годовым графиком ре
монта, штук

лендарным годовым графи
ком ремонта, штук

запланировано выполнение 
среднего ремонта в соот
ветствии с календарным 
годовым графиком ре

монта, штук

7. Отсутствие факта ухудше
ния технического состоя
ния после проведенного 
капитального или сред
него ремонта паровых тур
бин или энергетических 
котлов

Наличие основного техно
логического оборудова
ния, техническое состоя
ние которого, рассчитан

ное в соответствии с мето
дикой оценки техниче
ского состояния основ
ного технологического 
оборудования и линий 

электропередачи электри
ческих станций и электри
ческих сетей, утвержден
ной приказом Минэнерго 

России от 26.07.2017 
№ 676 (далее -  методика 
технического состояния), 
снизилось до уровня «удо
влетворительное», «неудо

влетворительное» или 
«критическое» по резуль
татам проведенного в оце
ниваемом периоде капи

тального или среднего ре
монта

Б = 0,5
при наличии факта ухудше
ния технического состояния 
после проведенного капи
тального или среднего ре

монта опытных и головных 
образцов паровых турбин 

или энергетических котлов

Отсутствие основного тех
нологического оборудова
ния, техническое состоя
ние которого, рассчитан

ное в соответствии с мето
дикой оценки техниче

ского состояния, снизилось 
до уровня «удовлетвори

тельное», «неудовлетвори
тельное» или «критиче

ское» по результатам про
веденного в оцениваемом 
периоде капитального или 

среднего ремонта

8. Отсутствие факта неулуч- 
шения технического со-

Наличие основного техно
логического оборудова-

Б = 0,5
при наличии факта неулуч-

Отсутствие основного тех
нологического оборудова-
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стояния основного техно
логического оборудования 
после проведения капи
тального или среднего ре
монта

ния, у которого рассчитан
ный в оцениваемом пери
оде в соответствии с мето

дикой оценки техниче
ского состояния индекс 
технического состояния 
(далее -  ИТС) < 50 до и 

после проведенного капи
тального или среднего ре

монта

шения технического состоя
ния после проведенного ка
питального или среднего ре
монта опытных и головных 

образцов основного техноло
гического оборудования

ния, у которого рассчитан
ный в оцениваемом пери
оде в соответствии с мето

дикой оценки техниче
ского состояния ИТС <50 
до и после проведенного 

капитального или среднего 
ремонта

9. Отсутствие на мо
мент принятия ре
шения о готовно
сти длительного 
(более 25 суток) 
аварийного ре
монта основного 
оборудования, 
обеспечивающего 
несение электриче
ской и тепловой 
нагрузки, характер
ной для периода 
максимума 
нагрузки

Отсутствие длительного 
(более 25 суток) аварий
ного ремонта основного 
технологического обору
дования электростанции, 
приводящего к снижению 
рабочей мощности элек
тростанции на величину 
50 МВт и более, и дли
тельного (более 25 суток) 
аварийного ремонта объ
ектов электросетевого хо
зяйства электростанции, 
отнесенных к объектам 
диспетчеризации

Наличие у субъекта элек
троэнергетики, владею

щего на праве собственно
сти или ином законном ос

новании объектами по 
производству электриче

ской энергии, длительного 
(более 25 суток) аварий
ного ремонта основного 
технологического обору
дования, приводящего к 
снижению рабочей мощ
ности электростанции на 

величину 50 МВт и более, 
и длительного (более 25 

суток) аварийного ре
монта объектов электросе
тевого хозяйства электро

станции, отнесенных к 
объектам диспетчериза
ции, на основании соот
ветствующих диспетчер
ских заявок на изменение 
технологического режима

Б = 0,5, если у субъекта элек
троэнергетики, владеющего 
на праве собственности или 
ином законном основании 

объектами по производству 
электрической энергии, дли

тельный (более 25 суток) 
аварийный ремонт основ

ного технологического обо
рудования, приводящего к 
снижению рабочей мощно
сти электростанции на вели
чину 50 МВт и более, и дли

тельного (более 25 суток) 
аварийного ремонта объек
тов электросетевого хозяй
ства электростанции, отне

сенных к объектам диспетче
ризации, на основании соот
ветствующих диспетчерских 
заявок на изменение техно
логического режима работы 
или эксплуатационного со
стояния объектов диспетче

ризации проводился на

Отсутствие у субъекта 
электроэнергетики, владе
ющего на праве собствен
ности или ином законном 
основании объектами по 
производству электриче

ской энергии, длительного 
(более 25 суток) аварий
ного ремонта основного 

технологического оборудо
вания, приводящего к сни
жению рабочей мощности 
электростанции на вели
чину 50 МВт и более, и 

длительного (более 25 су
ток) аварийного ремонта 
объектов электросетевого 
хозяйства электростанции, 

отнесенных к объектам 
диспетчеризации, на осно

вании соответствующих 
диспетчерских заявок на 
изменение технологиче

ского режима работы или
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работы или эксплуатаци
онного состояния объек

тов диспетчеризации

опытных и головных образ
цах основного технологичв' 

ского оборудования

эксплуатационного состоя
ния объектов диспетчери

зации

Таблица 2. Балльная шкала оценки выполнения отдельных показателей условий готовности объектов, на которых эксплуатируются 
изготовленные на территории Российской Федерации опытные и (или) головные образцы продукции, субъектов электроэнергетики, владеющих на праве 
собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства и объектами по передаче электрической энергии

№
пп

Группа
условий

Условие Показатель Балльная шкала оценки отклонения фактических значений показателей (Ф) от 
плановых значений (П) и (или) требований, установленных нормативной

документацией

0 от 0 до 1 1

1 2 3 4 5 б 7

1. Ремонтная де
ятельность

Выполнение субъектом 
электроэнергетики в 
соответствии с согласо
ванными субъектами 
оперативно-диспетчер
ского управления свод
ными годовыми графи
ками ремонта и испы
тания оборудования го
дового плана ремонта 
основного оборудова
ния, влияющего на го
товность передачи 
электрической энергии

Выполнение годового 
графика ремонта ли
ний электропередачи 
(далее - ЛЭП)

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - фактически вы
полненные объемы ре

монта нарастающим ито
гом на оцениваемый пе

риод из числа запланиро
ванных в годовом гра
фике ремонта, км. При 
этом ремонт при отказе 
субъекта оперативно

диспетчерского управле
ния в электроэнергетике 
включения ремонта в ме
сячный график ремонта 
объектов диспетчериза
ции или отказе в разре

шении диспетчерской за
явки в случаях, преду
смотренных соответ

ственно пунктами 15, 20

Рассчитывается по формуле: 
Б =  1,1 * Ф /П ,  

если Ф < П,
где: Ф - фактически выпол

ненные объемы ремонта 
нарастающим итогом на 
оцениваемый период из 

числа запланированных в 
годовом графике ремонта, 

км. При этом ремонт при от
казе субъекта оперативно

диспетчерского управления 
в электроэнергетике вклю
чения ремонта в месячный 
график ремонта объектов 

диспетчеризации или отказе 
в разрешении диспетчер

ской заявки в случаях, 
предусмотренных соответ
ственно пунктами 15, 20 и

Если Ф > П либо П = 0, 
где: Ф - фактически выпол

ненные объемы ремонта 
нарастающим итогом на 
оцениваемый период из 

числа запланированных в 
годовом графике ремонта, 
км. При этом ремонт при 

отказе субъекта опера
тивно-диспетчерского 

управления в электроэнер
гетике включения ремонта 

в месячный график ремонта 
объектов диспетчеризации 
или отказе в разрешении 
диспетчерской заявки в 

случаях, предусмотренных 
соответственно пунктами 

15, 20 и 31 Правил вывода в



103

и 31 Правил вывода в ре
монт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 
Правил вывода в ремонт 
были устранены обстоя
тельства, препятствую
щие выводу в ремонт 
объекта диспетчериза

ции, при условии оформ
ления диспетчерской за
явки (в случаях, указан
ных в пункте 31 Правил 

вывода в ремонт - по
вторной) в этот период; 

П - запланированные 
объемы ремонта ЛЭП в 

соответствии с календар
ным годовым графиком 

ремонта, км

31 Правил вывода в ремонт, 
не считается невыполнен

ным до окончания месяца, в 
котором в соответствии с 

пунктом 27 Правил вывода 
в ремонт были устранены 

обстоятельства, препятству
ющие выводу в ремонт объ
екта диспетчеризации, при 
условии оформления дис
петчерской заявки (в слу

чаях, указанных в пункте 31 
Правил вывода в ремонт - 
повторной) в этот период; 
П - запланированные объ
емы ремонта ЛЭП в соот

ветствии с календарным го
довым графиком ремонта, 

км

ремонт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 Пра
вил вывода в ремонт были 
устранены обстоятельства, 
препятствующие выводу в 
ремонт объекта диспетче

ризации, при условии 
оформления диспетчерской 
заявки (в случаях, указан
ных в пункте 31 Правил 

вывода в ремонт - повтор
ной) в этот период;

П - запланированные объ
емы ремонта ЛЭП в соот

ветствии с календарным го
довым графиком ремонта, 

км

2. Выполнение графика 
окончания среднего 
ремонта основного 
технологического обо
рудования подстанций

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - количество 

нарастающим итогом на 
оцениваемый период 

единиц оборудования, на 
которых выполнен сред
ний ремонт, из числа за
планированных в годо
вом графике ремонта, 

штук. При этом ремонт 
при отказе субъекта опе
ративно-диспетчерского 
управления в электро
энергетике включения

Рассчитывается по формуле: 
Б = 1,1 * Ф / П, если Ф < П, 
где: Ф - количество нараста
ющим итогом на оценивае
мый период единиц обору

дования, на которых выпол
нен средний ремонт, из 

числа запланированных в 
годовом графике ремонта, 

штук. При этом ремонт при 
отказе субъекта оперативно
диспетчерского управления 
в электроэнергетике вклю
чения ремонта в месячный 
график ремонта объектов

Ф > П  
либо П = 0,

где: Ф - количество нарас
тающим итогом на оцени

ваемый период единиц обо
рудования, на которых вы
полнен средний ремонт, из 
числа запланированных в 
годовом графике ремонта, 

штук. При этом ремонт при 
отказе субъекта опера
тивно-диспетчерского 

управления в электроэнер
гетике включения ремонта 
в месячный график ремонта
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ремонта в месячный гра
фик ремонта объектов 

диспетчеризации или от
казе в разрешении дис

петчерской заявки в слу
чаях, предусмотренных 

соответственно пунктами 
15, 20 и 31 Правил вы

вода в ремонт, не счита
ется невыполненным до 
окончания месяца, в ко
тором в соответствии с 
пунктом 27 Правил вы

вода в ремонт были 
устранены обстоятель
ства, препятствующие 

выводу в ремонт объекта 
диспетчеризации, при 
условии оформления 

диспетчерской заявки (в 
случаях, указанных в 

пункте 31 Правил вывода 
в ремонт - повторной) в 
этот период. Также не 
считается невыполнен
ным ремонт единицы 

оборудования, на кото
рой выполнен один из 
следующих пунктов:

- работы по ТПиР с пол
ной заменой единицы

оборудования;
- работы по ТПиР на от
дельных функциональ

ных узлах единицы обо
рудования (в случае ре

шения о применении

диспетчеризации или отказе 
в разрешении диспетчер

ской заявки в случаях, 
предусмотренных соответ
ственно пунктами 15, 20 и 

31 Правил вывода в ремонт, 
не считается невыполнен

ным до окончания месяца, в 
котором в соответствии с 

пунктом 27 Правил вывода 
в ремонт были устранены 

обстоятельства, препятству
ющие выводу в ремонт объ
екта диспетчеризации, при 
условии оформления дис
петчерской заявки (в слу

чаях, указанных в пункте 31 
Правил вывода в ремонт - 
повторной) в этот период. 
Также не считается невы

полненным ремонт единицы 
оборудования, на которой 
выполнен один из следую

щих пунктов:
- работы по ТПиР с полной 
заменой единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР на отдель
ных функциональных узлах
единицы оборудования (в 

случае решения о примене
нии вида ремонта «по тех
ническому состоянию»);

П - количество единиц обо
рудования нарастающим 

итогом на оцениваемый пе-

объектов диспетчеризации 
или отказе в разрешении 
диспетчерской заявки в 

случаях, предусмотренных 
соответственно пунктами 

15, 20 и 31 Правил вывода в 
ремонт, не считается невы
полненным до окончания 
месяца, в котором в соот

ветствии с пунктом 27 Пра
вил вывода в ремонт были 
устранены обстоятельства, 
препятствующие выводу в 
ремонт объекта диспетче

ризации, при условии 
оформления диспетчерской 
заявки (в случаях, указан

ных в пункте 31 Правил вы
вода в ремонт - повторной) 

в этот период. Также не 
считается невыполненным 
ремонт единицы оборудо
вания, на которой выпол
нен один из следующих 

пунктов:
- работы по ТПиР с полной 
заменой единицы оборудо

вания;
- работы по ТПиР на от

дельных функциональных 
узлах единицы оборудова

ния (в случае решения о 
применении вида ремонта 
«по техническому состоя

нию»);
П - количество единиц обо

рудования нарастающим
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вида ремонта «по техни
ческому состоянию»);
П - количество единиц 

оборудования нарастаю
щим итогом на оценивае
мый период, на которых 
запланировано выполне
ние среднего ремонта в 

соответствии с календар
ным годовым графиком 

ремонта, штук

риод, на которых заплани
ровано выполнение сред

него ремонта в соответствии 
с календарным годовым гра

фиком ремонта, штук

итогом на оцениваемый пе
риод, на которых заплани
ровано выполнение сред
него ремонта в соответ

ствии с календарным годо
вым графиком ремонта, 

штук

3. Отсутствие на момент 
принятия решения о го
товности длительного 
(более 25 суток) ава
рийного ремонта ос
новного оборудования, 
обеспечивающего пере
дачу электрической 
нагрузки, характерной 
для отопительного се
зона

Отсутствие длитель
ного (более 25 суток) 
аварийного ремонта 
основного технологи
ческого оборудования, 
отнесенного к объек
там диспетчеризации

Наличие у субъекта элек
троэнергетики, владею
щего на праве собствен

ности или ином законном 
основании объектами 

электросетевого хозяй
ства и объектами по пе
редаче электрической 
энергии, длительного 

(более 25 суток; для си
ловых трансформаторов 
110 кВ и выше мощно
стью > 80 MBA - более 

45 суток) аварийного ре
монта основного техно
логического оборудова
ния, отнесенного к объ
ектам диспетчеризации, 
на основании соответ

ствующих диспетчерских 
заявок на изменение тех
нологического режима 

работы или эксплуатаци
онного состояния объек

тов диспетчеризации

Б = 0,5, если у субъекта 
электроэнергетики, владею
щего на праве собственно
сти или ином законном ос

новании объектами электро
сетевого хозяйства и объек
тами по передаче электриче

ской энергии, длительный 
(более 25 суток; для сило

вых трансформаторов 
110 кВ и выше мощностью 
> 80 MBA - более 45 суток) 
аварийный ремонт основ

ного технологического обо
рудования, отнесенного к 

объектам диспетчеризации, 
на основании соответствую
щих диспетчерских заявок 
на изменение технологиче
ского режима работы или 

эксплуатационного состоя
ния объектов диспетчериза
ции проводился на опытных 
и головных образцах основ-

Отсутствие у субъекта 
электроэнергетики, владею
щего на праве собственно
сти или ином законном ос
новании объектами элек
тросетевого хозяйства и 
объектами по передаче 
электрической энергии, 

длительного (более 25 су
ток; для силовых трансфор

маторов 110 кВ и выше 
мощностью > 80 MBA - бо

лее 45 суток) аварийного 
ремонта основного техно

логического оборудования, 
отнесенного к объектам 

диспетчеризации, на осно
вании соответствующих 
диспетчерских заявок на 
изменение технологиче

ского режима работы или 
эксплуатационного состоя
ния объектов диспетчериза

ции
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ного технологического обо
рудования

4. Передача
энергии

Выполнение в соответ
ствии с утвержден
ными в установленном 
порядке инвестицион
ными программами го
дового плана ввода в 
эксплуатацию новых и 
реконструируемых объ
ектов электросетевого 
хозяйства (с прохожде
нием их комплексного 
опробования), влияю
щих на обеспечение го
товности к передаче 
электрической энергии 
(мощности) потребите
лям в предстоящий ото
пительный сезон

Выполнение в соответ
ствии с утвержден
ными инвестицион
ными программами 
субъекта электроэнер
гетики годового плана 
ввода в эксплуатацию 
новых и реконструиру
емых объектов элек
тросетевого хозяйства

Если Ф = 0 при П > 0, 
где: Ф - фактическое ко
личество единиц основ

ного оборудования, ЛЭП, 
на которых выполнены 
мероприятия по про

грамме технического пе
ревооружения, рекон
струкции и модерниза

ции;
П - плановое количество 
единиц основного обору
дования, ЛЭП, на кото
рых запланированы ме

роприятия по программе 
технического перевоору
жения, реконструкции и 

модернизации

Рассчитывается по формуле: 
Б = 1,1 *(Ф/П),  

если Ф < П,
где: Ф - фактическое коли
чество единиц основного 

оборудования, ЛЭП, на ко
торых выполнены меропри
ятия по программе техниче
ского перевооружения, ре
конструкции и модерниза

ции;
П - плановое количество 

единиц основного оборудо
вания, ЛЭП, на которых за
планированы мероприятия 
по программе технического 

перевооружения, рекон
струкции и модернизации

Ф > П  
либо П = 0,

где: Ф - фактическое коли
чество единиц основного 

оборудования, ЛЭП, на ко
торых выполнены меропри
ятия по программе техниче
ского перевооружения, ре
конструкции и модерниза

ции;
П - плановое количество 

единиц основного оборудо
вания, ЛЭП, на которых за
планированы мероприятия 
по программе технического 

перевооружения, рекон
струкции и модернизации

».
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Приложение № 3 
к приказу Минэнерго России 

от 12.02.2020 № 87

«Приложение № 5 
к методике проведения оценки готовности 

субъектов электроэнергетики к работе 
в отопительный сезон, утвержденной 

приказом Минэнерго России 
от 27.12.2017 г. №1233

рекомендуемый образец

СВЕДЕНИЯ
о несоблюдении нормативного времени включения в сеть

генерирующего оборудования и о зарегистрированных в порядке, установленном в соответствии с договором о присоединении к 
торговой системе оптового рынка и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, фактах невыполнения субъектом электроэнергетики, 
владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии, с 

использованием которых осуществляется деятельность по производству и купле-продаже электрической энергии (мощности) на 
оптовом рынке, требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и требований к 
участию генерирующего оборудования гидроэлектростанций в автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков 

активной мощности и о зафиксированных субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике фактах 
невыполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании объектами по 

производству электрической энергии, с использованием которых осуществляется деятельность по производству и купле-продаже 
электрической энергии на розничном рынке, требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном 

регулировании частоты и случаях непредставления такими субъектами электроэнергетики по запросу субъекта оперативно
диспетчерского управления в электроэнергетике данных мониторинга участия генерирующего оборудования в общем первичном

регулировании частоты

Отчетный период: 20 г.

(отчетный месяц)
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Таблица 1. Несоблюдение нормативного времени включения в сеть генерирующего оборудования

Наименование
субъекта

электроэнергетики

Наименование объекта
(в соответствии с пунктом 1.4 методики проведения 
оценки готовности субъектов электроэнергетики к 

работе в отопительный сезон, утвержденной приказом 
Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 (далее -  

методика проведения оценки готовности)

Станционный номер агрегата 
(номера агрегатов)

Дата регистрации 
нарушения

1 2 3 4

Таблица 2. Сведения о зарегистрированных в порядке, установленном в соответствии с договором о присоединении к торговой системе 
оптового рынка и Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 1172, фактах невыполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном 
основании объектами по производству электрической энергии, с использованием которых осуществляется деятельность по производству и 
купле-продаже электрической энергии (мощности) на оптовом рынке, требований к участию генерирующего оборудования в общем 
первичном регулировании частоты и требований к участию генерирующего оборудования гидроэлектростанций в автоматическом вторичном 
регулировании частоты и перетоков активной мощности и о зафиксированных субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике фактах невыполнения субъектом электроэнергетики, владеющим на праве собственности или ином законном основании 
объектами по производству электрической энергии, с использованием которых осуществляется деятельность по производству и купле- 
продаже электрической энергии на розничном рынке, требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании 
частоты и случаях непредставления такими субъектами электроэнергетики по запросу субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике данных мониторинга участия генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты

Наименование
субъекта

электроэнергетики

Наименование объекта 
(в соответствии с пунктом 1.4 методики 

проведения оценки готовности)
Диспетчерское наименование 
генерирующего оборудования

Дата регистрации факта 
невыполнения требований

1 2 3 4
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по
Приложение № 4 

к приказу Минэнерго России 
от 12.02.2020 № 87

«Приложение № 6 
к методике проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденной приказом Минэнерго России 

от 27.12.2017 № 1233

рекомендуемый образец

ДАННЫЕ ОБ АВАРИЯХ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ, 
систематизацию которых осуществляют субъекты оперативно-диспетчерского управления

Отчетный период: 20 г.

(отчетный месяц)
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Таблица 1. Перечень противоаварийных мероприятий, не выполненных в установленный срок

Наименование 
субъекта электро

энергетики

Наименова
ние объекта 
(в соответ

ствии с пунк
том 1.4 мето
дики прове

дения оценки 
готовности 
субъектов 

электроэнер
гетики к ра

боте в отопи
тельный се
зон, утвер

жденной при
казом 

Минэнерго 
России от 
27.12.2017 

№ 1233 (да
лее -  мето

дика проведе
ния оценки 
готовности)

Дата возник
новения ава

рии
(по авариям, 

которые клас
сифициро

ваны в соот
ветствии с 
пунктом 4 

Правил рас
следования 
причин ава
рий в элек
троэнерге

тике, утвер
жденных по
становлением 
Правитель
ства Россий
ской Федера

ции от 
28.10.2009 

№ 846(далее 
- Правила 

расследова
ния)

Номер акта 
расследова
ния, предпи

сания

Наименова
ние меропри

ятия

Установлен
ный актом 

расследования 
срок исполне

ния
(в соответ

ствии с требо
ваниями Пра
вил расследо

вания)

Причина не
выполнения 
и принятые 

меры

Планируе
мый срок вы

полнения

Решение уполномочен
ного органа государ

ственного энергетиче
ского надзора о переносе 

срока выполнения

Решение, 
установлен
ный срок вы

полнения

Дата и 
номер до
кумента

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Таблица 2. Сведения об авариях в электроэнергетике по учетным признакам

Наименование субъекта 
электроэнергетики

Наименование объекта 
(в соответствии с пунктом 
1.4 методики проведения 

оценки готовности)

Учетные признаки аварий (в соответствии с приложением № 2 к порядку заполнения 
формы акта о расследовании причин аварий в электроэнергетике, утвержденному 

приказом Минэнерго России от 02.03.2010 № 90 (далее -  порядок)

1.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.8 1.9.1 1.9.2 1.9.3 1.9.4 1.9.5 1.10 1.11 1.13

Таблица 2.1 Сведения об авариях в электроэнергетике по классификационным признакам технических причин повреждения оборудования

Наименование
субъекта

электроэнергетики

Наименование
объекта

(в соответствии с 
пунктом 1.4 методики 

проведения оценки 
готовности)

Технические причины повреждения 
оборудования (в соответствии с приложением № 2 к порядку)

Количество
аварий(N s o О ; ОО

4.
12

4.
15

4.
16

4.
17 ОО

Таблица 2.2 Сведения об авариях в электроэнергетике по классификационным признакам организационных причин аварий

Наименование субъекта 
электроэнергетики

Наименование объекта 
(в соответствии с пунктом 
1.4 методики проведения 

оценки готовности)

Организационные причины аварий 
(в соответствии с приложением № 2 к порядку)

3.
4.

1

3.
4.

2

3.
4.

4

3.
4.

5

3.
4.

7

3.
4.

7.
1

3.
4.

7.
2

3.
4.

7.
3
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Таблица 3. Сведения об авариях, произошедших на (авто)- трансформаторах 110 кВ и выше

Наименование субъекта электроэнергетики, 
владеющего на праве собственности или ином законном 

основании объектами электросетевого 
хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ

и выше

Наименование объекта 
электросетевого хозяйства 

высшим классом номинального 
напряжения 110 кВ и выше 

(в соответствии с пунктом 1.4 
методики проведения оценки 

готовности)

Учетные признаки аварии 
(в соответствии с приложением № 2 к порядку)

2.3
Технические причины повреждения оборудования 

(в соответствии с приложением № 2 к порядку)

4.
12 СО

К
ол

ич
ес

тв
о

ав
ар

ий
вс

ег
о

Таблица 4. Сведения о наличии фактов повреждения воздушных линий (далее -  ВЛ) 110 кВ и выше, относящихся к объектам диспетчеризации 
и оснащенных устройствами плавки гололеда, из-за образования гололедно-изморозевых отложений на проводах или тросах ВЛ, для 
устранения которого требуется проведение аварийного ремонта ВЛ, зафиксированных на основании соответствующих диспетчерских заявок 
на изменение технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов диспетчеризации

Наименование субъекта электроэнергетики, 
владеющего на праве собственности или ином 

законном основании объектами 
электросетевого хозяйства высшим классом 
номинального напряжения 110 кВ и выше

Наименование объекта 
электросетевого хозяйства высшим 
классом номинального напряжения 

110 кВ и выше
(в соответствии с пунктом 1.4 
методики проведения оценки 

готовности)

Наличие фактов повреждения ВЛ 110 кВ и выше, 
относящихся к объектам диспетчеризации и оснащенных 

устройствами плавки
гололеда, из-за образования гололедно-изморозевых 

отложений на проводах или тросах ВЛ, для устранения 
которого требуется проведение аварийного ремонта ВЛ 

(наличие фактов повреждения, зафиксированных в период с 1 
октября по 31 марта)

».
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«Приложение № 7 
к методике проведения оценки готовности субъектов 

электроэнергетики к работе в отопительный сезон, 
утвержденной приказом Минэнерго России

от 27.12.2017 № 1233

рекомендуемый образец

СВЕДЕНИЯ
о непредставлении в установленный срок субъекту оперативно

диспетчерского управления исполнительных схем устройств релейной 
защиты и автоматики, расчет и выбор параметров (уставок) которых 

осуществляет субъект оперативно-диспетчерского управления

Отчетный период: 20 г.

(отчетный квартал)

Таблица 1. Сведения о непредставлении в установленный срок субъекту 
оперативно-диспетчерского управления исполнительных схем устройств 
релейной защиты и автоматики (далее -  РЗА), расчет и выбор параметров 
(уставок) которых осуществляет субъект оперативно-диспетчерского 
управления

Наименование
субъекта

электроэнергетики

Наименование объекта 
(в соответствии с пунктом 1.4 
методики проведения оценки 

готовности субъектов 
электроэнергетики к работе в 

отопительный сезон, утвержденной 
приказом Минэнерго России от 

27.12.2017 № 1233)

Отсутствуют факты 
непредставления 

исполнительных схем 
устройств РЗА 

(да /  нет)

1 2 3

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294788/4294788679.htm

