
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Исполнительного директора

ПОПРАВКА

к СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012
Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Теплоизоляционные работы для 
внутренних трубопроводов зданий и сооружений. Правила, контроль выполнения и

требования к результатам работ

В каком 
месте

Напечатано Должно быть

Пункт 1.2 Настоящий стандарт устанавливает 
требования, правила и контроль 
выполнения теплоизоляционных 
работ с использованием 
теплоизоляционных конструкций и 
их элементов, выполненных из труб 
или рулонов вспененного 
полиэтилена или синтетического 
вспененного каучука, а также 
цилиндров или матов минерального 
или стеклянного волокна.

Настоящий стандарт устанавливает 
требования, правила и контроль 
выполнения теплоизоляционных 
работ с использованием 
теплоизоляционных конструкций и 
их элементов, выполненных из труб 
или рулонов вспененного 
полиэтилена или синтетического 
вспененного каучука, а также 
цилиндров или матов минерального 
или стеклянного волокна. 
Положения раздела 9 являются 
рекомендуемыми.
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Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294800/4294800257.htm

