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Пункт 5.17 изложить в новой редакции:
«5.17 Теплоизоляция из горючих материалов должна быть защищена со 
стороны помещений материалами, обеспечивающими требуемые предел 
огнестойкости ограждающих конструкций и класс конструктивной пожарной 
опасности».
Пункт 5.23. Четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Закрытые грузовые платформы при пожаре следует оборудовать 
противодымной залдитой в соответствии с СП 60.13330».
Пункт 5.29. Исключить слова: «в соответствии с СП 5.13130».
Пункт 10.2. исключить слова: «с транспортным коридором»; дополнить 
словами: «В по пожарной опасности».
Приложение А.
СП 1.13130.2009 и СП 12.13130.2009. Наименование дополнить словами: «(с 
Изменением № 1)»;
заменить обозначение: «СП 2.13130.2009» на «СП 2.13130.2012»,
наименование дополнить словами: «(с Изменением № 1)»;
«СП 4.13130.2009» на «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 
Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы 
и правила проектирования»;
СП 5.13130.2009 исключить;
«СП 7.13130.2009» на «СП 7.13130.2013».
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