
Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Группа Е42

к ГОСТ 16442—80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Техничес
кие условия (переиздание, май 1999 г., с изменениями №  1, 2, 3, 4, 5)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.8.3. 
Формула (1)

2%(D + 5) /  (/ + 8) 
А ~  100

2я(Л -  8) /  (/ + 8) 
л  100

формула (2) 625 624

(ИУС № 2 2000 г.)

з* 35

строительное проектирование

Поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294840/4294840693.htm

