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ИЗМЕНЕНИЕ Л  2 ОСТ 108.030.133-84
Элементы трубные поверх
ностей нагрева паровых 
котлов давлением менее 
4 МПа, водогрейных котлов 
и котлов-утилизаторов. 
Технические требования.

Ш Щ 31 т

Утверждено и введено в действие указанием Министерства 
энергетического машиностроения СССР O4 30.06.S7 лгш-со2~//г/7«/

Дата введения 01.09.87 г.

Пункт 4.2.5. дополнить абзацем:
"Допускается на поверхности прямых участков труб и гибах 
(кроме растянутой стороны) отдельные вмятины с плавными 
переходами при условии сохранения проходного сечения в 
трубе не менее 0,86 Д  вн. и не выводящих толщину стенки 
трубы за пределы минусовых отклонений, что должно быть 
отмечено в технической документации

Пункт 5.3.2. дополнить новым абзацем и чертежом 27а. 
"Допускается выход трубы из плоскости ряда для котлов с 
экранами сложной формы *  15 мм (черт. 27 а)."

украшение кружевом

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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