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И З В Е Щ Е Н И Е

об (вменении №  1 «Правил взрыв об езопасности 
при использовании мазута в котельных установках:

РД 34.03.351-93»
(М.: СПО ОРГРЭС, 1994)

В п. 1.3 третий абзац сверху следует читать:
«Поставка взамен мазута других видов жидкого топлива с тем

пературой вспышки не ниже 45°С допускается только по согласова
нию с руководством предприятия. При этом о предстоящей поставке 
заменителя мазута предприятие должно быть предупреждено не ме
нее чем за 5 сут.»

оценка коммерческой недвижимости
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