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I. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящей информационный материал предназначен для 

проектных организаций в качестве пособия при разработке про пттив 
автоматизации приточных вентиляционных камер (далее ПК) с примене
нием щитов управления и контроля с унифицированными схемами ЩУС-01 
по ТУ36.22.22.008-87.

1.2. Щиты ЩУС-01 модификации 01-14, имепщие релейную основу, 
как и щит модификации 15, имеющий микропроцессорную основу, обеспе
чивают управление, контроль и регулирование ПК, технологические схемы 
которых (96 разновидностей) приведены в альбомах "О" ЖР 904-02-14.85 
и ТПР 904-02-15.85, а также в ТПР 904-02.29.86 и ЖР 904-02 3̂3.87 
ГПИ "Сантехцроект", кроме технологических схем с индексом "IT, 
содержащих циркуляционный насос теплоносителя.

1.3. Применение* ЩС-01 .создает экономический эффект как при
. проектировании̂  так и ври изготовлении и эксплуатации. При проек

тировании обеспечивается сокращение трудозатрат и сроков проекти
рования за ечет исключения разработки рабочей документации на щиты.

При изготовлении щитов повышается производительность труда, 
сокращаются сроки изготовления за счет исключения процесса техно
логической обработки рабочей документации и упрощения технологичес
ких процессов производства.

1.4. С выходом настоящего материала аннулируются: ИМЗ-3-87 и 
Технический циркуляр Главмонтажав тома тики Минмо нтажс пецс троя СССР 
№ 28-6-1/И16 от 15.06.88 г. "О применении в рабочей документации

. и порядке заказа щитов управления и контроля ЩУС-01 для автоматиааг 
цодшрвФрЗннх венткамер”.

~ 1------------- 1---------Г ~ 1
ИМЗ-З-91
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2. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. ЩУС-01 предназначены для управления, контроля и регули
рования приточными венткамерами в составе автоматизированных сис
тем управления технологическими процессами (АСУ Ш) строящихся и 
реконструируемых объектов промышленного и гражданского строитель
ства.

2.2. ЩУС-01 имеют климатическое исполнение УХЛ4 по Г0СТ15150- 
69 и рассчитаны на эксплуатацию в помещениях с искусственно регули
руемыми климатическими условиями.

2.3 Конструкция и схемно-технические свойства щитов ЩУС-01 
соответствуют 1У 36.22.22.008-87. Модификации щитов 01-14 изготав
ливают заводы Минмонтажспецстроя СССР для нужд народного хозяйства 
ж для экспорта в страны с умеренным климатом. Модификация 15 может 
применяться в проектах автоматизации после освоения ее промышленно
го производства и согласование с Ассоциацией "Монтажавтоматика"

2.4. По своей конструкции, включая способы монтажа приборов, 
аппаратов и проводок, щиты ЩУС-01 соответствуют требованиям
ОСТ 36.13-90.

2.5. В качестве конструктивов для ЩУС-01-01... ЩУС-01-07 и 
ЩУС-01-15 применены шкафы малогабаритные ПЩМ 1000x600, а для 
ЩУС-01- 08. . .ЩУС-01-14 -  шкафы ЩШ-ЗД-1-600x600 по ОСТ 36.13-90

2.6. Модификации щитов ЩУС-01 и их соответствие конкретному 
набору технологического оборудования ПК приведены в табл. I.

2.7. Конструкция щитов ЩУС-01-01...ЩУС-01-14 позволяет установ
ку в них регуляторов типов ТЭ4ПЗ, ТМ-8, ТЭ2ПЗ с пределами регулируе
мых температур от 0 до 40°С.

2.8. Принципиальные электрические схемы щитов ЩУС-01 построены 
на алгоритмах управления и регулирования ПК принципиальных схем

МакЛист Mr Докум. Пода. Дата
ШЗ-З-91

Лист



МОДИФИКАЦИИ 14ИТ0В ЦУС-OI

дуга управления и контроля комплектом ос орудования венткамер
ТАБЛИЦА I

Модифика
ция щита

Вид технологи
ческой схемы

Номера тех
нологических 
схем альбома

Комплект оборудования венткамеры Объект рОДлйрбБаНйЯ------------------
темпесаттоы

Вентилятор Клапан 
наружно- 

- го  в о з -
Злектро- 

- нагрева
тель кла

Камера
ороше
ния

Секция ^ецир1?уляциоя-utj& гг л опта и Приточный воздух воздух 
в по—"О" т .л .р . 

ГПИ "Сантех- 
проект" 
904-02-14-85

рабб-  резер теля без
ограниче
ния расхо
да тепла

с
ограниче- 

- нием рас
хода тепл г

меще-
чий вный духа пане на

ружного 
воздуха

одна две один два нии
а

ЩУС-01-01
Прямоточная Ь М ’ 6 -7 ’ 9 -

+ - + + + + + - - + - +

щУС-01-02 2 .5 .8 .I I _ + _ + + + +......... + _ _ _ .. - + .... _

ЩУС-01-03 Рециркуляционная 17,19 + - + + + + + - - +

1ЩГ 0-01-04 18,20 + - + + + + - - - - +-

ЩУС-01-05 Прямоточная с пере 
ключейием на дежур 
чнй режим

- 13,14,15,16
-

+ - + + + + + - + - - +

ЩУС-01-06 Рециркуляционная с 
переключением на 
дежурный режим

21,23 + - + + + + - -А. - - - +

ЩУС-01-07 22,24 + - + + + - - + - - +

ЩУС-01-08
ТТлС П Я Л т ATT ГТО сг

I 62f 4 ,6 ,7 .9
+ . +  ,, + + + + ........+ + .+  .

ЩУС-01-09
"  П Р Я М О Т  U  Ч Ш а Я

2 ,5 ,8 ,11 + + + + + + - - - +

ЩУС-01-10
Рециркуляционная

17,19 + + + + + + - + - - - +

ЩУС-01-И 18,20 + + + + - - + - - +

ЩУС-01-12 Прямоточная с пере 
ключением на дежур 
цнй режим

. 13,14,15,16 + + + + + + + — + - - +

ЩУС-01-13 Рециркуляционная с 
переключением на 
дежурный режим

21,23 + + + + + + - + - - - +

ЩУС-01-14 22,24 + + + + + - - + - -

ЩУС-01-15 - 1-24 + + + + + + +
1

+ + + +

Примечания: I . Регулирующий клапан на обратном теплоносителе предусмотрен на каждую секцию воздухонагревателя.

2 .Знаками "+" душ конкретной модификации щита ЩУС-01 обозначен максимальный комплект оборудования венткамеры.

(авП.С1 ! дожуй.
ИМЗ-З-91 П *С Т
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ТПР 904-02-14 .85  ГГОГСантехпроект” и ТПР 904-02.15-85  Ш ГЭ лектро- 

проект".

2 .9 .  С целью унификации электрические схемы щи*ов ЩУС-01-01 -  

ЩУС-01-14 построены с некоторой избыточностью аппаратов по сравне

нию со схемами базовых ТПР. Это обеспечило сокращевме до 14 типо

размеров щитов управления, контроля и регулирования 96-ю технологи

ческими схемами ПК, включая управление насосом камеры орошения и 

электронагревателем приемного клапана.

2 .1 0 . Возможности программируемого микропроцессорного контрол

лера (бл ок  ПК) щита ЩУС-01-15 позволяют реализовать алгоритмы уп

равления, контроля и регулирования любой из существующих 96 техно

логических схем.

2 .11. Циты ЩУ'С—01 рассчитаны на питания от однофазной сети 

переменного тока напряжением 220В, частотой 501ц по ГОСТ 21128-83.

Потребляемая мощность щитов ЩУС-01 не более:

700 ВА -  для модификаций 01-14;

150 ВА -  для модификаций 15.

Габаритные и установочные размеры щитов ЩУС-01 приведены на 

рис. 1 ,2 .

H3J Лист № докум. Поди. Дата
Форма 5а ГОСТ 2^108-68

Ш З-З-91
Копировал

Лист

Формат/91/



ГАБА РИ Т Н Ы Е И У С Т А Н О В О Ч Н Ы Е  Р А З М Е Р Ы  
Щ ИТОВ Щ У С -0 1 -0 1 .. .Щ У С -0 1 -0 7 ,  Щ У С -0 М 5

Щ У  С -0 1 -0 1 . . .  Ш , У  С -01 -07
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Щ У С -01-15 

Й - .- -------R4

Обозначение 
моЗисрикации щита

Масса, 
кг, не более

Ш.У С -  01-D1 61
Щ УС - 0 1 - 0 2 6 2
ЩУ С -  01 -0  3 6 2
Щ У С - 0 1 - О Н 6 4
Щ У С - 0 1 - 0 5 6 3
Щ У С - 0 1 - 0 6 6 4
Щ У С -0 1  - 0 7 6 7
Щ У С -0 1  -1 5 9 7

1" кронштейн ; 2~ отберстия Вля БбоЗа электрических пробоЗок 

Рис. I

;.1зм Лист № дохум. Лодп. Дате
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ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 
ЩИТОВ ЩУС-01-08 ЩУС-ОИ4

1ч2

•OTI ш

M l
-iV

4 f

1-шрноя рою 2- установочные атЬерстич

Рис г

Обозначениемодификациишита
Масса кг 
не бте

щус-о ш №
ЩУС-0П9 160
ЩУС-01-10 149
ЩУС-01-11 (51
ШУС-01-IZ 160
ЩУС-ОНЗ 1б1
ШУС 0И4- 164



3 УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
3 I Для применения щитов ЩУС-OI в проектах автоматизации не

требуется разработка чертежей этих щитов (задания заводу-изготови-
ци

телю) Также не требуется специфирование комплектующих аппаратов 
и изделий Принципиальные электрические схемы щитов ЩУС-OI входят 
в комплект щита поставляемого заводом-изготовителем

3 2 В  соответствии с существующим положением определен сле
дующий порядок заказа выбранной модификации щитов ЩУС-OI Последнюю 
следует зашоать в спецификацию оборудования СО I в раздел оборудова 
нйя поставляемого заказчиком в подраздел "Щиты и пульты"

Порядок заказа и комплектования щитов регуляторами темпе
ратуры в связи с трудностями комплектации зависит от выбранного 
типа регулятора Так при применении в проектной документации ре
гуляторов щипов ТМ8 и ТЭ2ПЗ необходимо записывать их в подраздел 
"Приборы и средства автоматизации спецификации C0I Поставка этих 
типов регуляторов должна осуществляться заказчиком непосредственно 
на объект монтажа или на завод-изготовитель Также следует при этом 
указывать тип регулятора в конце обозначения заказа Например щит 
ЩУС-01-01 УХЯ4 ТУ36 22 22 008-87 с регулятором типа ТЭ2ПЗ

Все остальные комплектующие изделия специфицировать- не
•требуется

При применении в проектах щитов Н̂ С-01-01-ЩУС-01-14 с
регуляторами ТЭ4ПЗ последние заказывать в спецификации и указывать
в обозначении заказа не требуется т к они поставляются заводом-ив-
вртовителбм кеинлектно пек щит ом Б остальном порядок Жк&за таких цптов аналогичен ебшеукаъанному 1

Учет затрат на приобретения щитов ЩУС-OI производится
включением в локальную смету стоимости щитов Цены на щиты ЩУС-01
приведены в дополнении к каталогу "Изделия заводов НПО "Монтажавто-
матика'

Из* Л ст ^  докум ' Пода Дата
5а ГОрТ 2 106-68 Колировал

И М3 3-91 л»
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3 3 Выбор требуемой модификации ЩУС-01 осуществляв?® по табл 
Ты Основой для выбора является номер технологической схемы альбома 
"О" ТПР ГОИ "Сантехцроект" 904-02-14 85 а также состав технологи
ческого оборудования ПК

Пример выбора модификации ЩУС-01 для автоматизации работы 
конкретных ПК

Технологическая схема ПК в соответствии с альбомом "О” ТПР
ГПИ Сантехпроект 904-02-14 85 имеет номер 12 (с одним рабочим 
вентилятором) и содержит камеру орошения две секции воздухонагре
вателя Объектом регулирования температуры является приточный воз
дух без ограничения расходаг тепла По табл I этим данным соответ

ствует щит модификации ЩУС-01-01
Если в конкретной технологической схеме например схеме Л 3 

и отсутствует ряд дополнительных признаков нет камеры орошения 
электронагревателя клапана наружного воздуха то все равно для 
этой схемы выбирают ЩУС-01-01 При этом избыточные возможности 
щита не используют

Также для данйай либо любой из указанных в табл I техноло
гических схем может быть применен щит ЩУС-01-15

3 4 Унифицированность схем щитов ЩУС-01-01 - ЩУС-01-14 обус
ловливает необходимость установки либо снятия перемычек на их 
контактных зажимах при применении конкретной модификации щита для 
проектируемой ПК

Так наличие в конкретной технологической схеме того или 
иного количества единиц оборудования либо особенности конкретной 
схемы управления венткамер обусловливают необходимость установки 
соответствующих перемычек на оборках контактных зажимов щитов 
(табл 2)

ШЗ-З-91
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При этом следует соблюдать следующее пра
вило Если выбранная технологическая схема ПК предусматривает один 
рециркуляционный клапан цепи его исполнительного механизма следует 
присоединять к контактным зажимам пррвого рециркуляционного клапа
на на сборке контактных зажимов щита Когда технологическая схема 
содержит одну секцию воздухонагревателя цепи его исполнительного 
механизма присоединяют к контактным зажимам второй секции на сбор
ке контактных зажимов щита

Перемычки приведенные в табл 2 должны быть показаны в схеме 
(таблице) внешних соединений

P F = f ЙМЗ-3-91 Л т

5а ГОСТ й  10S-6S Копире ал ФорматЛ4
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Варианты соединений на сборках контактных зажимов щитов ЩУС-01-01 -  ЩУС-01-01-14 ТАШЩА 2

Обозначение
модификации
щита

Номера т е х -  ' 
нологических 
схем по аль
бому "0 " 

типового 
проектного 
решения 
904-02-14.85

Особенности комплекта оборудования 
венткамеры Особенности схем управления

Питание сигнализации диспетчерского 
щита от собственной сети

Один рецирку
ляционный 
клапан

Одна секция 
воздухонагре
вателя

Отсутствуют
вытяжные

вентиляторы

Отсутствует 
датчик на
личия потока 
вохдуха

Отсутствует 
ограничение 
нижнего пре
дела темпера
туры приточ
ного воздуха

Отсутствует
дистанционное

управление
электронагре
вателем

Не предусмат
ривать пере
мычку

Предусмот
реть вывод 
(марка, 
зажим)

1е предус
матривать 
(марка, 
зажим)

ЩУ С-01-05-

1 ,3 ,4 ,6 - ХТ7:3,ХТ7:4,
ХТ7:5 _

1 ,4 ,7 ,1 0 - - - ХГЗгЮ ДТ4:1

1 .3 ,4 ,6 ,7
э ;х й .± 2

- - ХТ9:8,ХТ9:
{10

ХТ9:Ю,ХТ9:9 ХТ2:2,ХТ2:3 ХТ2:9,ХТ7:2 153(ХТ2:9) 38(ХТ2:4)

ЩУС-01-02

2 ,5 ХТ7:ЗДТ7:4,
ХТ7:5

2 ,5 ,8 ,1 1 ХГ9:8,ХТ9: 
: 10

ХТ9:10ДТ9:< ХТ2:2,ХТ2:3 ХТ2:9Д Т7:2 153(ХТ2:9) 38(ХТ2:4)

щУС-01-03 17,19 X T I:9,ХТ1:10 XTI: I 0 ,XTI: 6 ХТ2:2Д Т2:3 ХТ2:9,ХТ6:9 153(ХТ2:9) 38(ХТ2;4)

ЩУС-01-04 18,20 а Т 1 : 8 , Ш : 9 ХТ1:9ДТ1:7 ХТ2:2ДТ2:3 ХТ2:9Д Т6:9 153(ХТ2:9) 38(ХТ2;4)

ЩУС-01-05

13 ,14 ,15 ,16 Х Т5:Ю Д Т6:3;
ХТЮ:2,
уттп-3

ХТ6:7,ХТ6:8 ХТ6:8ДТ6:9 ХТ1:Ю ДТ2:1 ХГ2:7,ХТ8:4 153(ХТ2:7) Ю 1(ХТ2:3)

13,14 ХТ8:5 Д Т 8 :6 , 
ХТ8:7

ЩУС-01-06 21,23 ХТ6:7Д Т6:8 ХТ6:8,ХТ6:9 ХТ1:10,ХТ2:1 ХГ2:9,ХТ8:1 156(ХТ2:9) I0K X T 2:3)

ЩУС-01-07 22,24 ХТ6:7,ХТ6:8 ХТ6:8,ХТ&$ ХТ1:Ю,ХТ2:1 ХТ2:9,ХТ8:5 156(ХТ2:9) Ю КХТ2:3)

ЩУ0-01-08

1 ,2 ,3 ,4 ,6 ХТ8:8.ХТ8:9,
XT8:IQ

1 ,4 ,7 ,1 0 ХТ7:7,ХТ7:8

ХТ8:5,ХТ8:6 ХТ5:5,ХТ5:6
ХТ6:4.ХТ6:_5_

ХТ1:8,ХТ1:9 ХТ2:5 Д Т 8 :4 156(ХТ2:9) 128(ХГ1:Ю )

ЩУ С-01-09

--------
2 ,5 ХТ8:8.ХТ8:9,

ХТ8:10

2 ,5 ,8 ,1 1 ' ХТ8:5,ХТ8:6 ХТ5:5ДТ5:6
ХТ6:4.ХТ6:5

ХТ1:8,ХТ1:9 ХТ2:5,ХТ2:4 156(ХТ2:9) 128(ХТ1:Ю! ■

ЩУС-01-Ю 17,19 ХТ8:6,ХТ8:7 ХТ5:5,ХТ5:6 
ХТ6:4.ХТ6:5

ХТ1:8,ХТ1:9 ХТ2:8,ХТ8:4 156(ХТ2:8) 1 2 3 (Ш :Ю :

ЩУС-01- I I 18,20 ХТ8:7,ХТ8:8 ХТ5:5,ХТ5:6
ХТ6:4,ХТ6:5

XTI: 8 Д Т 1 :9 ХТ2:8,ХТ8:5 156(ХТ2:8 ) 128(ХТ1:Х0:

- М _  -  I; ....-} ■
1« 4лш<п| *  докум. Цод«1с4а<

ШЗ-ЗЙ91



Продолжение табл. 2

Обозначение
модификациищита

Номера техно
логических схем по аль
бом "0" типового проектного решения 904-02-14,85

Особенности комплекта оборудования венткамеры Осоюэннооти схем управления Питание сигнализации диспетчерского щита от собственной сети
Один циркуляционный 
клапан

Оттшт секция 
воздухонагревателя

Отсутствуютвытяжныевентиляторы
Отсутствует датчик наличия потока воздуха

Отсутствует ограничение нижнего предела температуры Приточного воздуха

Отсутствует , дистанционное управление электронагревателем

Не предусматривать перемычку
Предусмотреть вывод Тмарка, зажим)

Не предусматривать вывод (марка, зажим)

№0-01-12 13,14,15,16 ХГ4:8АХГ4:9,
Ш1:9,
XIIIjIO-

ХТ4:10,ХТ5:1 XT5j5,XT5:&Ш :Г,Ш :2 ХТ2:1,ХТ2:3 ХТ2:9,ХТ2:5 162(ХТ2:9) 134(ХТ2:2)

13,14 ХГ8:1,Х18:2,
ХТ8:3

ЩУС-01-13 21,23 ХГ4:10,ХГ5:1 ХТ5:5,ХТ5:оХТ6:1гХЕб:2 ХГ2:1,ХГ2:3 ХТЗ:1,ХТ12:1 164(ХТЗ:Х) 134(ХТ2:2)

ЩУС-01-14 22,24 2Т4:10,ХТ5:1 ХТ5:5,ХТ5:6ХТ6:1,ХТ6:2 ХГ2:1,ХТ2:3 ХГЗ:1,ХТ7:5 164(ХТЗ:1) 134(ХГ2:2)

—
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3.5. В приложениях I - I 4  выводы на сборках контактных зажимов в  

части  сигнализации на диспетчерский пункт или одиночный п о ст  в  

обслуживаемом помещении даны для варианта питания сигнальных ламп 

из схемы щита ЩУС-01.

При питании сигнальных ламп на диспетчерском пункте о т  с о б с т 

венной сети  необходимо произвести  изменения согласно т а б л .2 .

3 .6 .  Для выполнения схемы внешних соединений ПК в  приложениях

I —15 приведены сборки контактных зажимов в с е х  модификаций ЩУС-01 

и дано подключение внешних проводок к ним.

Причем, независимо от конкретной технологической схемы, внеш

ние проводки в  приложениях присоединены ко всем (кроме резервны х) 

контактным зажимам.

Для конкретной технологической схемы к щиту присоединяются 

оборудование и датчики соответствующие этой схеме.

В связи  с тем , что при автоматизации ПК предусмотрено приме

нение разны х типов пополнительных механизмов в  приложениях 1_14 

даны развернуты е схемы применяемых исполнительных механизмов с мар

кировкой их вы водов. При выборе конкретного типа исполнительного 

механизма использую тся соответствующие выводы на блоках  контактных 

зажимов.

3 .7 . В приложениях 16-18 в  качестве  примеров показаны  полные

принципиальные электрические схемы щитов ЩУС-01-01, ЩУС-01-05 и 

ЩУС—01—I I  с внешним оборудованием, аппаратами и проводками ПК 

технологических схем с электронагревателем  клапана наружного в о з 

духа, со ответствен н о  № № 12,16 (с  одним вентилятором) и № 20 ( с

двумя вен ти ляторам и ).

При этом , для клапанов на трубопроводах теплоносителя в о зд у 

х он агр евател я  и рециркуляционного во зд у х а  показаны исполнительные 

механизмы МЭО-6,3, а  для клапана наружного во зд у х а  -  МЭ0-40

И з м Л и с т №  д о к у м . П о д п .  Д а т а
Ш З -З -91

Форма 5а ГОСТ 2.106-88

Лист

I s
Копировал Ф о р м а т/ 4 Ч



с двигателем ДАУ.

В табл .З  приведены наименования и позиционные обозначения 

регуляторов аппаратов и установочных изделий, необходимые для чте

ния схем щитов.

Следует иметь в  виду, что приложения 16-18 не являются приме

рами оформления проектных документов.

Изь Лист № докук». Поди. Цата Ш З-З-91
5а ГОСТ 2 1OR—8 8 Колировал Ф о р м а т /W
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ТАБЛИЦА 3

ПОЗИЦИОННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ АППАРАТОВ В 
ЩИТАХ ЩУС-01 ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЙ 16-18

Наименование ЩУС-01-OI ЩХС-01-05 ЩУС-01-П

Вставки плавкие FUI-FU3 FUI-PU3 FUI-RM
Табло HLI-HL4 HJLI-HA6 Ш1-Ш6
Реле промежуточное KI-K8 KI-KI6 KI-KI3
Реле KHI KHI KHI
Реле времени KTI KTI KTI-KT7
Регулирующее устройство PI PI PI
Реле балансное - ~ Р2,РЗ
Резиотор - - PI,P2
Переключатели Д1-ДЗ Ш-ДЗ Д1-/А5
Переключатель - - Аб*
Кнопки ^1-^6 £В1-Й7 £bi-£b6
Кнопки - - ^В7*- &8*
Выключатель автоматический SPI £и,
Диод - - Ж -  Ш5
Прерыватель импульсный 
Блок зажимов XTI-XT9 XTI-XT9

Р4?
XTI-XTII

* Аппаратура применяется в щитах, комплектуемых регулятором ТЭ4ПЗ.

Из*, Лист № докум.
Форма За ГОСТ 2.103-68

Подп. Дата
ШЗ-З-91

Копировал

Лист
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4. ОСОБЕННОСТИ ЩИТА ЩУС-01-15

4.1. Свойства программируемого микропроцессорного контроллера 
щита ЩУС-01-15, обеспечивая управление, контроль и регулирование 
оборудованием венткамеры, соответственно не требуют применение еще 
и регулятора.

Структурная схема контроллера (блока ПК) щита ЩУС-01-15 при
ведена на рис. 3.

4.2. Щит ЩУС-01-15 обеспечивает:
1) ввод 33 диокретных сигналов (по типу "сухой контакт");
2) ввод 4 аналоговых сигналов (от термопреобразователя сопро

тивления с номинальной статической характеристикой 5Ш и трех 
реохордов исполнительных механизмов сопротивлением I20i 10% Ом
и 220t Ю̂ Ом);

3) регулирование температуры приточного воздуха или воздуха 
в помещении (один канал);

4) синхронизацию работы исполнительных механизмов клапанов 
наружного воздуха и рециркуляции (два канала);

5) вывод 22 дискретных сигналов;
6) вывод и индикацию 16 сигналов оперативной информации;
7) логическую обработку информации в соответствии с заданным 

алгоритмом управления;
3) реализацию временных задержек;
9) техническую диагностику неисправности аппаратуры блока;
10) ввод 4 уставов регулирования (задания регулируемой тем

пературы в пределах 1-40°С с дискретностью 1°С; зоны нечувствитель
ности в пределах от 1°С до 15°С с дискретностью 1°С; длительности 
импульса от 0,5 с до 15,5 с; длительности паузы в пределах 1с и да 
лее от Юс до 300с с дискретностью Юс).

[ИаМ Лист № докум.
г*'"''4'»* о 1 ля ««

Подп. Пата
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Ст рукт урная схем а  Щ У С ~01~1 5

ПК- блок ПК- программно-управляемое и регулирующее 
устройство

Цл  - элемент центрального процессора.

ВШ> BU2, ВИЗ -  элементы Ввода дискретных сигналов 

ВА - элемент Ввода аналоговых сигналов 

&УЧ ,ВУ- 2 - элементы Выдачи сигналов Управления 

Е1-07Р -  Елок питания

Тр -  транссрорматор 220/24 в.
В - бы  п р я  м и т е л ь  
В Р -  В ы х о д н ы е  р е л е

Рис. 5

ИМЗ-З-91
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4.3. В приложении 15 в качестве примера показано присоедине
ние внешних проводок к сборкам контактных зажимов щита ЩУС-01-15.

Также приведены схемы применяемых исполнительных механизмов, 
маркировка контактных выводов которых дана в буквенном обозначе
нии.

Перевод буквенных обозначений в цифровые выполняют по табл. 4, 
составленной с учетом типов применяемых исполнительных механизмов.

4.4. Работоспособность исполнительных механивмов в условиях 
конкретной технологической схемы с учетом особенностей и типов 
комплектуемого оборудования ПК обеспечивается установкой перемы
чек на контактных зажимах исполнительных механизмов или щита 
ЩУС-01-15 (табл.5).

4.5. Применение щита ЩУС-01-15 для конкретной технологической 
схемы ПК требует конкретизации программы работы его контроллера, 
что достигается установкой соответствующих перемычек на сборках 
контактных зажимов щита (табл.6). Кроме того, если любая из 96 
технологических схем ПК имеет наполнительные особенности комплекта 
технологического оборудования, необходима установка следующих пе
ремычек на сборках контактных зажимов щита ЩУС-01-15:

1) при отсутствии вытяжного вентилятора -  ХТ4:7; ХТ4-5;
2) при отсутствии датчика наличия потока воздуха - ХТ2:4,

ХТ2:7 -  при ОДНОМ пр и точ ном  в е н т и л я т о р е , л и бо  ХТ2:4, ХТ2:5, ХТ2:7- 
при д в у х  пр и точ н ы х в е н т и л я т о р а х ;

3) при отсутствии дистанционного управления электронагревате
лем - ХТЗ:5, ХТ4:I ;

4) при наличии двух приточных вентиляторов ХТ13:10, ХТ14:2.
4.6. При вшшгнении схем внешних соединений и планов располо

жения оборудования и проводок необходимо предусмотреть меры, исклю
чающие искажение входных сигналов. Для этого кабели последних,

£
[ИзмЛист № До'кум. Подп. Дата

5а ГОСТ 2.106-88
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f
идущие от б л ок-кон тактов  пускателей , конечных выключателей испол

нительных м ехан и зм ов, коммутационных аппаратов дистанционного уп

равлен и я, п о стов  управления, датчиков и т . п .  должны проклады вать

ся отдельно от цепей управления и питания, напряжением 220В , либо 

быть экранированы.

Т ерм опреобразователи  сопротивления и реохорды подключаются к

ЦУС-01-15 по трехпроводной схеме проводами с медными жилами сеч е- 
о

нием не менее 1мм .

Провода должны быть заключены в отдельный экран и проложены 

отдельно от силовых цепей.

Длина соединительных кабелей и проводок для в с е х  датчиков 

не должна превышать 100м.

ИМЗ-З-91
ИзмЛист № докум. 
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Подп. Дата

Лист

И
Копировал Формат ДА





ТАБЛИЦА 6

Варианты соединений на сб орк ах  контактны х 

зажимов щита ЩУС-0 1 -1 5

Номера т е х 
нологических 
схем по а л ь -

т т ? 0 4 -0 2 -1 4 .8 5

1

2
3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

1 4

1 5

16

17

18

1 9

20

21
22

Выбор программы управления

X T I3 :7 , X T I4 :2

X T I3 :8 , X T I4 .2

Х Т 1 3 :4 , Х Т 14:2

Х Т 1 3 :4 , Х Т 1 3 :7 , ХТ14:2

Х Т13; 4 ,  Х Т 1 3 :8 , X T I4 •2

X T I3 : I , X T I4 :2

X T I3 : 1 , X T I3 :7 , XTI4.-2

X T I3 : I , Х Т 1 3 :8 , Х Т 14:2

X T I3 : 1 , X T I3 :4 ,  XTI4-.2

Х Т 1 3 :1 , Х Т 1 3 :4 , Х Т 13 :7 , ХТ14: 2

X T I3 : 1 , XTI3-.4, X T I3 ; 8 , X T I4 :2

X T I3 : 3 * , X T I3 :8 ,Х Т 1 3 :9 ,X T I4 :2

Х П З : 3 *  Д Т 1 3 :8 ,  X T I3 :9 ,  Х П 4 :2  ,Х  T I3 :4

XTI3; I ,ХТ13; 3* ДТ13:8, XTI3:9 ДТ14:2
X T I3 : 1 , XTI3 -3х  Д Т 1 3 :4  Д Т 1 3 :8 , X T I3 :9 ,

Х Т 14 :2

X T I3 :5  Д Т 1 3 :8 , X T I4 ; 2 

Х П З  :6  Д Т 1 3 : 8  Д Т 1 4 :2 

Х П З : 4 ,  X T I3 :5  Д  T I3 :8  Д  T I4 :2  

Х П З ; 4  Д Т 1 3 :6  Д Т 1 3 :8  Д П 4 :2

Х Т 1 3 :5 ,Х П З :8  Д Т 1 3 :9 ,Х П 4 :2  
Х П З :6 ,Х П З :8 ,Х П З :9 Д П 4 :2

Примечание

Изь Лист № докум. Подо. Дата
■ 6, ГОСТ 2.106-68________________

Ш З -З -9 1

Солировал Формат/№

Лист

1ч
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Продолжение табл.6

Номера т е х 
н ологи чески х 
схем  по а л ь - Вубор программы управления

23 Х Т 1 3 :4 ,Х Т 1 3 :5 , т З :8 Д Т 1 3 :9 Д Т 1 4 :2

Примечание

24 XTI3:4 ДТ13:6 ДТ13:8 ДТ13:9 ДТ14:2

*  -  при одном клап ан е рециркуляции зам ен и ть на Х Т 1 3 :2

ИзмЛист № докум. Подп. Дата
Фопмл Ия ГОГ.Т 9 10ft-ftft К о л н п п я а л

ИМЗ-З-91
Л»кл

_________ I f '



Подключение внешних проводок к щиту ЩУС-Ot'Ot
Приложение /

Стоп

Пост 
УпроВлс 
ниЯ у 
Вснти 
ляторч

Л«а
<и Ч.
Ъ V 
С о

? !

Пуск

Стоп Диспет 
черский 
пункт им 
ооин&Шн 

пост
ПУСК

П ускат ель
электрона
греват еля

V £О»

Г§
'I!
**

Стоп
Диспет
черской
ПУНК 7
или одиночный постПУСК

Работа элетро- 
нагреВателя к

1!

9р
и*4>U

Работа 
Вснт камеры
Перебод Вент- 
комеры на 
опробование 
или местное 
управление

Срабатывание 
ъащиты от 

ъамеръания

Термопреоброьо- 
$ отель сопро
тивления

Датчик 
температуры 
наружного 

Воздуха 
Датчик температуру Выомха парси 
ЪьЬухошпрекпенн1

*1 к>
йагчик темпера
туры обратного 
теплоносителя
Д атчик 
температуры 
приточного 
Воздуха

III
111

Стоп Пост 
У про В, 
ни Я !

1
ЛС-
!

Пуск
насоса

Включение
Вытяжных
ВентилятороВ

С Во бод рыб 
контакт

Пр о н расположения сборок контактных 
гажимоб S  щите

ЛеВа* стенка Задняя стенка Правах стенка

хт( лг?
хп хм

Х15 xU хтг XT8 ХТ9 
IZ ,П2'3

вентилятор
Электронагре KornfAb----

Насос
Цепи регули
рования______

Я  У Л С 1ой 
проВоВ

Датчик сигнализа
ции о Сари О ною 
режима (пожар, 
падение дарения 
Воды и т п )

ПускательВентилятора

Пускатель
Насоса

Вклю чени е
Вытяжных
Вентиляторов

<м

Клапаны  
но т рубо
проводе теп
ло носите ля 

%ЬЬУХОНО’
греВотеля 

( типы 
прим еняе
мых исполни\ 
\тельных 
механщмоВ 

см листя)

Ощ-
Ьакр

Пост улсабле 
ни я У клопа 
но наружной 
го Воздуха

Клапан  
н а р у ж н о ю  

Воъдчха 
(  типы приме - 
н я см ы у  испол

нительных 

пкханиъм оВ  
см, листр7)

Датчик наличия 
потока Воздуха
Вытяжные Сенти 
ля торы Включены

Включение
Вытяжных
Вснтиллтороб

тЪ'Ъ~9\ Лш'-i
%Лист *4 0O*7M . Г1О0П, Hsxs

l_( rnUiO(jl_A



Типы при меня емых исполни  тельных механизмов

4. Клапаны на трубопроводе теплоносителя Еоьдухонагребатгля

2 я секция 1я с е к ц и я

ПВО’ б.Ь еспл'ог п& (нрв) №'Ь,Ь ЕСПА -ШШРВ)

ЕСПА-ОШ Ш

2 Клапан наружною Ьоздуха

мэо-м, ю о - т
с дьтателем ДАУ

М
Л-Щгъ

*1
г_
ъ_

ш
4

1X1
X_10
*1

[М

хз ш

М д  О  16, hQQ-‘iJ 
с двигателем J\CP

Ъ ч finer Yh noxvu. Поаа. Шал
ИМЗ-З-91 Jlacrs

г?
Форма/» А2



Приложение 2.
Подключены е Внешних проВодок к щиту ЩйС’0\'02

а
ц

I .

С т о п

П о с т  
чпра& е 
н и я  У  
В е н т и %%

П у с к
л я т о р ч ?г

С т о п
д и с п е т 
ч е р с к и е

S3 <5

м> 1 к)чП У С К
п у н к т
и л и

о д и н о ч 
н ы й  п о с т

Перевод Ъент- 
камеры ни 
опробований 
или местное Управление 
Срабатывание 

защиты от 
замерзания

Терпопреобра-
ЗоВатель

сопротиВленир

!§

Датчик
температуры
наружного
Воздуха

Г §к- с

ш
Датчик темпа- р̂отурыВоъдн 
Ъа перед,«*3 Ъчхонагр&оТиы

л ^о

11
I s

Датчик темпера
туры оЪратного 
т̂ рппноштШ
Датчик 
температуры 
наружного' 

ьоъдуха

§

|5Й

Стоп

Г1ш

Пост
'■■чпроВле- 
ния и
HQZOCQ

Включение
Вытяжных
Вентиляторов

СВободныО
к о н т а к т

План расположения сборок котахлШх 
гаж имоб S орите

Мая с пике Задняя стенка ПраВоя стенка

*7t -m 
хп хтаa n

xrs m m
XT 1 XT яг~л.j

15

XT6
wfT

_2£L
go5

L  г

25
Kb

л У л

йш,

Вентилятор

Э\скт/>оногрс-
.Jam е л ь_____

Hotoc
Цепи риули- 
pot о  н и  я
И и At £ой рраВоВ

Д а т ч и к  с и г н а л и м  
ц и и  а в а р и й н о ю  
р е ж и м а  ( п о ж а р ,  
п а д е н и е  д о В л е н и я  
В о д ы  и  т  п.)

ПчскотелЬ
Вентилятора

Пчскатель
насоса

Включение
Вытяжных
ВентилятороВ

Откр-
Ьокр,

Клапаны  
на трубо
проводе теп
лоносителя 
Воздухона
гревателя 
(типы при
меняемых 
исполнитель 
ных меха
низмов 
см. лист*}

Пост чпроВле 
кия у кла
пана наруж
ной Воздуха

Клапан  

норуж ного  

Воздуха 
(типы применя
емых исполни
тельных меха
низм ов см 

л и с т 2 9 )

Вытяжные Верти- 
мто!>ы Вшчгни

В к  лючени*. Вытяжных 
ItHrrwAfimopol

ИМЗ-З-91 Лист
гъ

ЛяшииЖ,-
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Типы применяемых исполни тельных механизмов

1 Клапаны но mpyifonpo&ode теплоносителя Ьоьдухоногреба/пеля 

Z* секция 1±секция

£СПА-огп&(ир5)

2. Клапон норм ою  боьдуха
№ 0-40, МЭО-ШО с ЬВигатшн ДАУ

МЭО-16, нэо-чо 
С ЬЬигают и ДсР

I

IN



Подключение Ьниыних проводок к щи юр ЩЧС-01-Ob

Приложение 3

ч
я

&

!
*1
*8

5 |
л ч
i

В 1

$

Стоп
Пост 
управле
ния у 
меха низ 
ма

о *  ^  <». ft
с *
II

П уск

Стоп
йиспет,
яерсмии 
пунктт  
оЬиноч 
ныО постП уск

Д а т ч и к  
н а л и ч и я  

потока Воздуха
Вытяжные Вентиля 
торы Включены

Пускатель
электронагре
вателя

ft <aV vq
■Sft

Стоп
йиеыгт- 
уерскии 
пункт 
ила оди
ночный 
пост

Пуск

Робота злектро- 
нагревателя 1

§
s 5*
ftv3$

&

Работа
Вмтконеры
ПереВоЗ Вент- 
камеры на 
опробование 
или местное 
управление
Срабатывание 

защиты 
от замерзания

Рермопре образоВа- 
гоель сопротивле

ния

Датчик
температуры
наружною
Воьдчха

o 5jue g g«c>
Лотчих темпера
туры Шчхо ncpcl 
Штноуектелем

R  ̂° ̂c. 53 2

II
Датчик mntpa 
туры обратною 
теплоносителя
Датчик

температуры
приточного
Воздуха

«1
IIIo r e

Стоп
_Пост 
Управле
ния V

насосаП уск

Включение
Вытяжных
ЬентилятороВ

СЬо Водный 
контакт

Пл он расположения o h  рок контактных 
Зажимов 8 щите

реНы стены Задняя стенка t ПраВоя стенка

ХТ1 к пI.—Щ'.]
Х П  х т п

КТ5 ки кп m к T9I 1 ..:л

Вентилятор tt
ъго
аСо

ГVсПь
О*
i T
v_>

Э л е к т р о н а г р е 
в а т е л ь

Насос
Ц е л и  р е г / л и -  
p o l о н и  Я

Нчле бой 
про В одних

Д а т ч и к  с и г н а л и з а 
ц и и  а В а р и и н о ю  
р е ж и м а  ( п о ж а р ,  
п а д е н и е  д а в л е н и я  
В о д ы  и  т п )

Пускатель
Вентилятора

(1 искатель 
Насоса

Клапан на /пру&\ 
про lode теплоно
сителя Шакрт  
греёателя 
(типы примене
ны/; ишлнипиль- 
Н Ы Х  MtXOHUiHoS 

сн  лцст з1)

К лопан рецирку
ляционною ВоПЫхо| 
( тип примъняс 

мою  исполни
тельно 30 п и а 
ни зм а  сн. 

лист 51)

Клапан

наружною Soy 
дзха (типы 
применяемы/ 
исполнительных 
механиьноб 
cm. л и ст 31/

Включение
Ьытлжны*
8ентиляторо8

ka ЛистЛ - П ^ Ч У и ОС йгтп•'гч/рнЬрл___
ИМЗ- 3 '9< 30

Л!у̂ №Г'Л£__



Типы применяемых исполнительных меха низ моё

I  Клапан на трубопроводе теплоно си те ля ВоздчхонагреВателя 

МЭО-  6,3 ЕСПА-огПЬ (НРБ)

2. Клопом рециркуляционного Воздуха 

М30-6,3

с

С

г

г«

j
« 5!
* $
з N

ч
5
1>1
* &

а*

PCPfi-OiCB (НРБ)

^  Клопан наружною Воздуха

МЭО'УО, №30 100 МЭО'16, МЭОУО
с дбыателем ДАУ с двигателем ДСР

n*sxи м з - з - g /
Ьи ЛистМлокум. СпгазиHarm 31

кЧ>по|>оБол_____________________________________________________________< р е р " 0 г п _ А г .



Приложение к
Подключение Ьнешних прободок к щиту ЩЧС-ОВ-Ок

Стоп
Пост 
управ
ления у Вснми 

ЛЯтара

„ оо
?!
Ц
П»> 4s

ПУСК

Стоп киспст- 
Черский 
пункт 
или один» 
т й пост

П уск

Д ат чик  
напичия потока

Воздуха
Вытяжные Вентиля 
топы Включены

Робота
Венткамерь Й

ItS i
* ъ5 *» §>3
% ̂  
11

ПереБод бент 
камеры на 
опробование 
или местное 
управление
С роботы Ваны 
защиты от 
Ьа терзания

Работа элесТро 
нагревателя
П чш
элекп
Вопи

Стоп

гтель
ipOHa гре- 
'ЛЯ
Диеле/»-, 
Уерскии 
пункт 
или одиноч
ный пост

1|
Itll"
t lПуск

ТермопргоЬразоба- 
mthb conpomulmux

Цат ни к 
темпттуры 
наружного 
Воздуха

£ |  
g s *

Датчик темпера
туры bAbm перед 
ШчттЪатт

-1 Ъ ё
Г |•Ч **>

Датчик темпера
туры о§ратныо_ 
теплоносителя

Датчик
температуры
приточного
Воздуха

III
IIIIII

Стоп
Пост 

чпраВле- 
ния и
насосаПчгк.

Включение
Вытяжных
ВгнтиллтороВ

(ЬоЬодныд
контакт

План расположения сборок контактных 
заж ин О 6  В щ ит е

ЛеВая стен ко

УН АТ1 
ХП УГ*

Задняя стенка Правая стенко

ПЗ хп лт/ СП--1—1 ХТ8 П9{..х: I

Вентиля тор

Электронагре
ватель

Н асос  
Цеп и регу

лирования

НУлеВод 
про 6 од ни к

I

Датчик сигналам 
qua аьаридногь 

режима (пожар, 
падение, до Влених 
Воды ит.п)

Пускатель
Вентилятора

Пускатель
Насоси

Включение
Вытяжных

Вентиляторов

Клапан на тру- 
(о проб оде тепло
носителя Возду
хонагревателя 
(типы применяе
мых исполнитель
ных механизмов 
см. лист Щ

Клапан рецир
куляционною 
Воздуха лП (тип 
применяемого 
исполнительной 
механизма 
см. паст 53)

Клапан 

наружною 

Воздуха 

(типы применя

емых исполни

тельных тханиз 

мо/> см. листsi)

Клапан рецир
куляционного 
Воздуха Кг (тип
применяемого 
исполнительною 
механизма см 
АистЗЗ)

*»мЛистNt яоиум. ■flgPffi.-asts
1/Ш-3-91 д*Л

32 „



Типы при  меняемых исполнительных механизмов 

/ .  Клапаны рециркуляционною воздуха

Клопан //f 
M30'6,Z

Клапан^Р

МЭО'&.Ъ

Ш- 3
■ к
■ 2F?R®

— — b n r v ' i
S

ТГ
14
1 С _ j ]1?
lb____ У

I  Клапан на трубопроводе, теплоносителя 
§оз$чхонаг(>е6атблр

МЭ0-6,Ъ £СПА~0гпб (НРБ)

3. К л а п а н  н ар уж н ою  боздчха

£СПА -огпз(нрв)
пэо-но, пэо-т

С д&игатшн
МЭО-lb' мю-чо
^Мишелей АСР

I ЪыЛает Маогтм. Попе. Ц«т«
p̂nupobQ/

ММЗ-З-91 ____ [££_Уррмрщ
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Подключение £неи/них n^oCohtz К щиту ЩУС-Of-OS

Д е ж у р н ы й

р е ж и м

5? Ь к

II11

щ
$ и
| н

С т о п

Per So vu В  
р е ж и м

fiycK&Hm-
/ с а м в р Ы

С и г н а л и з а ц и я  р а б о т у  
к а м е р ы  6 р а б о ч е м  
р е к и  н с  н а  д и с п е т 
ч е р с к о м  п у н к т е  и л и  
б и н с ч н О м  п о с т у

С т о п Л и с п а »
ч е р с к и и
п у н ш
и л и

о д и н о ч -
н ы и

п о с т

1

It
П и с к

П у с к а т е л ь  з л е к г-  
р о н а г р е д о т е л я

fbib/na я л е к т р о -  
н а е р е б & п г е л я

s § 
Н  
N*1
Ч

и
! !

П е р е д о ?  к а м е р у  
н о  onpoSoJk/Hue 
и л и  м е с т н о е ,  
у п р а в л е н и е

С р а к / т ы & з н и с  
з а щ и т ы  о т  
з а м е р з а н и я

В к л ю ч е н и е
р а б о ч е г о

р е ж и м а

Т е р м о п р е6 5 р а з о£ а л> с л ь

с е к г р а т и д л е н и я

Д а т ч и к  т е м 
п е р а т у р ы  
В о з д у х а  S  
п о м е щ е н и и

|tls
Ш *

А а т н и к  т е м п е -  
йО/7 / УРЫ 60jdU>Х б  
п е р е#  бо& Эяхо-  
н о г р с ^ п ^ л е н

5 ** 

!
1 J4 
•1 ^

А а / т и к  т е м п е 
р а т у р ы  tSoam- 
Н о ю ' т е п А о н о -
с и т е л я

Д а т ч и к
т е м п е р а т у 

р ы
п р и т о ч н о г о

В о з д у х а

m
I I I
H i

Д а т ч и к  
т е м п е р а и п у -  
р ы  н п у ж н е ю  
б о л д у х а

tu t1й
С т о л

По
ет

 
]

уп
ра

£
ле

нш
 

у
 н

ас
ос

а 
'

П у с к

С и г н а л и з а ц и я  о а д о -  
П> ь> к а м е р ы  6  д е 
ж у р н о м  р е ж и м е  н а  
Р и с  л е т  ч а р а  к о м  
п у н к т е ,  и л и  о д и н о ч 
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