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Обозначение

TM8-I53-8I

TM8-I54-8I

Наименование

Введение
Дифманоыетр ДМЭ-МИ.ДМЭР-М,
дазу-ш. дсэ-ми, дсзр-м,
дсэт-ми

Установка в шкафу 
Ш0-1400х800х600

Дифманоыетры ДОЭ-Щ.ДОР-М,
д азг-ш , лсэ-ш , двар-и,
ДСЭТ-Ш и ДС-Э.ДС-ЭР

Установка в шкафу 
100-1400x800x600

Дифманоыетр ДМЭ-Щ, ДОР-М, 
ДМЗУ-Ш, ДСЭ-МИ, ДСЭР-М, 
ДСЭТ-МИ к преобразователь 
МП-Э, МС-Э, МАС-Э.МВС-Э, 
ТС-Э.ТНС-Э, НС-Э, вс-э

Установка в шкафу 
ГО-1400х800х600
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Обозначение

TM8-I55-8I

TM8-I56-8I

Наименование
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TM8-I57-8I

Дифманоыетр ДИЭ-МИ, ДМЭР-М, 
ДМЗУ-МИ, ДСЭ-МИ, ДСЭР-М, 
ДСЭТ-МИ и манометр МПЭ-МИ
Установка в шкафу 
ШО-1400x800x600

TM8-I58-8I

Эскиз
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Дифманоыетры ДМЭ-МИ,ДОЭР-М, 
Ш ЗУ-М , ДСЭ-МИ, ДСЭР-МИ, ; 
ДСЭТ-Ш и ДСП-786Н
Установка в шкафу 
100-1400x600x600
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Дифманоыетры ДМ-Э1, ДМ̂ ЭР1
и даэ-ш, дмэу-аи, даэр-м, 
ДСЭ-МИ, ДСЭР-М, дсэт-ми
Установка в шкафу 
Ш0-1400x800x600

Дифманоыетры ДМ-Э2, Д1-ЭР2
и доэ-аи, дмзу-ми, дмэр-м, 
дсэ-ми, дсэр-м, дсэт-ми

и

Установка в шкафу 
ШО-1400x800x600
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Обозначение Наименование Эскиз
Л листа сборника

TM8-I63-8I

Преобразователь ЫП-Э,МС-Э,8С-Э МАС-Э, МВС-Э, ТС-Э,ТНС-Э,НС-Э и дифманометр ДС-Э,ДС-ЭР
Установка в шкафу 
130-1400x800x600

*5

TM8-I64-8I

Преобразователь МП-3, МС-Э, МАС-Э,ВС-Э. МВС-Э, ТС-Э, НС-Э, тнс-э

Установка в шкафу 
Ш-1400хВ00х600

к

TM8-I65-8I

Преобразователь МП-Э.МС-Э, 
МАС-Э, ВС-3, МВС-Э, ТС-Э, 
ТНС-Э,НС-Э, ВС-Э и дифмаяо— 
метр ДСП-78БН
Установка в шкафу1Ю-1400x800x600

4?

ТЫ8-166-81
Преобразователь МП-Э, МС-Э, МАС-Э, ВС-Э, МВС-Э, ТС-Э, ТНС-Э, НС-Э и манометр МПЭ-МИ
Установка в шкафу 100-1400x800x600
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| Обозначе- i ние

TM8-I75-8I

TMB-I76-8I

TM8-I77-8I

TM8-I78-8I
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Наименование

Дифманометр ДС-П и преобразователь 13ДПП
Установка в шкафу 100-1400x800x600

Дифманометр ДС-П
Установка в шкафу 00-1400x800x600

Преобразователь МП-П,МС-П, МАС-П, ВС-П, МВС-П, ТС-П, НС-П, ТНС-П
Установка в шкафу 00-1400x800x600

Преобразователи МП-П, МС-П, 
МАС-П,ВС-П, МВС-П, ТС-П, НС-П, ТНС-П и 1ЗДДП
Установка в шкафу 
00-1400x800x600
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Обозначение

TM8-I80-8I

TM8-I8I-8I

Наименование Эскиз
Л листе сборника

Преобразователь МП-П, 1<ЗС—П, МАС-П, ВС-П, МВС-П, ТС-П, ТНС-П, НС-П и дифманометр ДС-П
Установка в шкафу 00-1400x800x600

Преобразователь МП-П, МС-П, МАС-П, ВС-П, МВС-П, ТС-П, НС-П, ГОС—П и дифманометр ДП-787, ДП-787Р
Установка в шкафу 
00-1400x800x600

Преобразователь МП-П, МС-П, МАС-П, ВС-П, МВС-П, ТС-П, НС-41, ГОС—П и дифманометр ДСП-787Н
Установка в шкафу 00-1400x800x600

IM8-I82-8I
Манометр, вакуумметр, мано- вакуумметр МТС, ИГ2С, ВТС, ВТ2С, МВТС, МВТ2С
Установка в шкафу 00-1400x800x600
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Обозначе
ние

TM8-I83-8I

TMB-I84-8I

TM8-I85-8I

Наименование

Манометр ЗИЛ, вакуумметр 
ЭКВ, мановакууыметр ЭКМВ

Установка в шкафу 
Ш0-14ООхВООх6СЮ

Манометр МП4-У1, вакуумметр 
ВП4-У1, мановакуумметр 
МВП4-У1

Установка в шкафу 
100-1400x800x600

Манометр Ш4-У, вакуумметр 
ВП4-У, мановакуумметр 
МВП4-У

Установка в шкафу 
Ш0-1400x800x600

TM8-I86-8I

Манометр,вакуумметр, мано
вакуумметр МЭД

Установка в шкафу 
00-1400x800x600
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ние

TM8-I87-8I

TM8-I88-8I

TM8-I89-8I

TM8-I90-8I

Наименование

Сигнализатор разности 
давлений ОВД. 2

Установка в шкафу 
00-1400x800x600

Датчик-реле Ж , ДГ, ДД, ЛНТ. 
ДПН
Установка в  шкафу 
00-1400x800x600

Манометр ЭКМ, вакуумметр ЭКВ, 
мановакуумметр ЭКМВ

Установка в шкафу 
00-1000x600x500

Манометр МП4-УТ, вакуумметр 
ВП4-УТ, мановакуумметр 
МВП4-У1.

Установка в шкафу 
00-1000x600x500
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Обозноте-НИ8 Наименование Эскиз

т ш - 2 0 0 - a i

Узел подвода воздуха 
к приборам в шкафу

00-1000x600x500

Таблицы минимальных 
расстояний между приборами

TM8-20I-8I в утепленных обогреваемых

шкафах 00-1000x600x500 в 
00-1400x800x600
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Настоящий проект разработан Украинским государственным 
проектным институтом "Металлургавтоматика" на основании "Пла
на проектно-конструкторских работ организаций ГМА и УГЭМ по 
разработке нормативно-технической документации, передовой тех
нологии и подготовке производства на 1981 г . "  тема 8 .8  и тех
нического задания, утвержденного ГМА.

Проект предназначен для применения при проектировании и 
монтаже систем автоматизации технологических процессов и выпол
нен в двух сборниках:

"Приборы для измерения и регулирования давления, расхода и 
уровня. Групповая установка в утепленных обогреваемых шкафах. 
Монтажные чертежи",

"То же. Типовые конструкции",
В данный сборник включены типовые монтажные чертежи на 

групповую установку и трубную обвязку однотипных и разнотипных 
серийных электрических и пневматических приборов отечественно
го производства ^^епленны х обогреваемых шкафов типов 
Ш0-1000х600х500 и Ш0-1400х800x600 по ТК4-2066-77 с подводой 
импульсных труб сверху.

Чертежи могут быть полностью применены при установке и 
трубной обвязке приборов f /йкафов Ш0Н-1000х600х500 и 
Ш0Н-Г40Ох800хб00 ПО ТК4-2067-77.

Расположение приборов в шкафах, места ввода импульсных 
труб, способ установки приборов в шкафах и подключение к ним 
труб выбраны таким -образом, чтобы максимально унифицировать 
элементы трубных обвязок и других изделий, необходимых для 
установки и обвязки приборов.

Приборы установлены в точном соответствии с инструкциями 
заводов-изготовителей приборов. Только приборы МП-Э, МС-Э, 
ItAC-Э, БС-Э, МВС-Э, ТС-Э, ТНС-  ̂ НС-Э, ВС-Э с учетом опыта их 
монтажа Волгоградским монтажным управлением треста "Гвмонтаж- 
автоматика" повернуты сравнительно с инструкцией на 9O'7, что 
позволило упростить конструкцию трубной обвязки.
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Подвод электропитания к приборам выполняется, как правило, 
через сальники в боковой стенке шкафа. Допускается выполнить 
ввод через свободные отверстия в крышке вкафа с соответствупцим 
уплотнением.

Подвод пневмопитания к шкафу предусмотрен приваркой стальной 
трубы к узлу подвода воздуха, устанавливаемого на боковой стенке 
шкафа. Разработанные в проекте узлы подвода воздуха обеспечивают 
питание от одного ввода к одноцу иди к двум приборам в шкафу 
Ш0-Ю00хб00х500 и к 2-м, 3-м или 4-м приборам в шкафу 
100-1400x800x600. При этом предусмотрены у ст а в к а  I—го фильтра 
воздуха и 1-го стабилизатора давления воздуха на один или на два 
прибора.

Рейка РЗ, фильтр и стабилизатор давления воздуха узла подво
да воздуха монтируются в шкафу в местах, удобных для наблюдения 
я эксплуатации.

Подвод пневмопитания к приборам внутри шкафа предусмотрен поля»1 
этиленовой трубкой 8x1,6 .

Трубка заказана в чертежах общей длиной с учетом прокладки 
её по металлоконструкциям шкафа с креплением её лентой перфориро
ванной К226 С кнопкой К227.

В рабочем чертеже на установку и трубную обвязку в шкафг 
нескольких однотипных или разнотипных приборов настенного монтажа 
должны быть заказаны одна установка кронштейна для нескольких при
боров, установленных на одном уровне (в ТЫ не заказана, а  приве
дена на поле чертежа); один узел подвода воздуха исполнение 4 или 
5 по TM8-I99-8I, или исполнение I  или 2 по TU8-200-8I; одна 
установка 3 иди 4 рейки РЗ по ТЫ8-150-79.

При размещении приборов в шкафу следует руководствоваться таб
лицами минимальных расстояний между приборами ТЫ8-201-81.

Ниже приведены рисунки примеров установки в шкафу нескольких 
приборов настенного монтажа. На рисунках указаны только те разме
ры, которые должны проставляться в рабочих чертежах.

В технических требованиях на монтажных чертежах приведено 
допускаемое условное давление IV измеряемой среды с учетом харак
теристики применяемых приборов и элементов трубной обвязки (вентилей, 
соединителей к т .п . ) .

I
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Подводимая г приборам в шкафах измеряемая среда должна быть 
неагрессивная, нетоксичная, негорючая, невзрывоопасная, что 
обусловлено техническими требованиями не корпуса шкафов 
ТК4-2065-77.

Кроме того измеряемая газообразная среда не должна содержать 
значительное количество влаги (влвгосборники в шкафах не могут 
быть предусмотрены и з-за  отсутствия места) и пыли.

Разработанные в проекте общие технические требования на 
групповую установку и обвязку приборов в утепленных обогревае- 
ш х  шкафах и на изготовление необходимых для этой цели конструк
ций включены в сборник типовых конструкций.

Настоящий проект следует применять при рабочем проектирова
нии в соответствии с требованиями PM41.I64-77 "Корпуса шкафов 
утепленных обогреваемых. Правила применения в проектах авто
матизации".

После введения в действие вышеуказанных двух сборников 
должен быть аннуяирова£неборника71 "Приборы для измерения я 
регулирования давления, разрежения и уровня (дифыанометры в 
манометры). Групповая установка в утепленных шкафах" (разрабо
тан ЛЕИ "Металдургавтоматика" в 1972 F . ) .
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Пример устаноВки манометра# munoSMT2C'?f1 и Э М -fy  & утепленном оЗогреВаемом шкафу MQ'i*QQ*8QQ*£0Qz 
1 -корпу с  шкабдШ О-Майх8Q0* 6 0 0  Ткк-2006-77\ &- УстаноВка 1 firZC-711 Вшкафу Ш 0-7Ш*800*600 ТМв-юг-81-, 3 -  уст аноВко4 ЭММ-7У  

h шкафу ШО-ЩоО*800*600 ТМ8-/83-81; 4 - устоноВка2 МТ2С-7НВ шкафу Ш О-7^00*800*600 7М8Ч82-Ы;5 - Кронштейн. УстаноВка 4т Ч95-87; 
В ' кронштейн, УапаноВкаЗ ТМ8-/95-81: 7 -  уетаноВка 4  рейки РЗ ГМ8450-79 0 3 (7 )
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__ Присоединение к  импилос-  А —А
Л , ' '  Иь/н три&оН по СОГСАФО 1/П7̂ ПЛ̂ ИИ9Р£/

Ш О -Ш  *600*600 m -20ti-77

4Т )ип  п р и о о р о Носсо усТоноБки 
2.*npuoopoZf

Д М Э -М И . Л К 9 Н -М Н  
Л м э р - м 4 4 ,5

Ас 9 - МИ, АС э р -  М 
Д С Э Т -- ИИ. J3 ,S

Ммэ-мн, лмэу-ми
М М Э Р -М В сочетании с 
йСЭ-МИ' 1C Эр- ЛУ 
ЛСЭТ-МИ

38,5

12,5*

. В - В
И\ Рриборы уе*одно не покорны

Ы

ж 250

^-/У У-v v w x  У-ага__ L  j * n  ,  /,
I  »• Гоа меры, олр спроБок,

2 Ш мероемор сред о приборами: 
ЛИЭ-МИ, йМЭР-М-жидкость, 2аЗ Ру ВО 
46МПа (460 кг^см*]}
А м эу- мИ- ж и д к о сть  плотностьюJ . 4 /у  Во
40Mflo С400KrzfcM * J ;

ДСЭР-Н. АСЭ7-МИ-жидкость, 203 
Ру до 0,4МПа ( /кгс/см*)

зМс/польтне техн и чески е треооЁанир- по TK6-2S0-81

ч.
£ _Л*С1
‘«араб,

Проа.

Mi аокум ------
1Г!мшмГ»2 -.JJ- - j

По^ Ош/4191

Взамен
S p y  п  п а ТМ8-152-81

•ЛГГТШ  fjtuu

Н" 22Ь ^  и fie  С
Н.иПЛРЛ.

М иф"а**ОА'е/пр дмэ~КИ  йПН-Н 
йМЭУЩ  ОСЭЩССЬР-N, ЛСЗТ-МЦ, 

У с ш а н о ё к о  6  ш ка< ру  
Ш О -Ц д О х  $ 0 0 *  600

Т М -Э 9 *
т а !  Срок ВВеВенир 0 4 0 5 0 2

Л it

5 3 л  4

Мнсыты.

4 :4 0

{  1 —
8



5S
Зг

/S ’ -гр/ • Ш

оо лицо £
Ooj i noj.z

Отвод
Ло]~5 

Установка 
рейки рзвъ

По]. 4 По? 5 По?. 6
йкрнанометр
Элек/прииескии

Труда Угол ох
7X8-232-8/ 7М8-/50-Ы TX8-23IS/ т-22б-'н

______83 тка-2зэ.3,
К OJt и и е Q т д о  ®

г 1 * \ 4 *  1 г
условное уаименобание

лмэ-мн
ЛНЭУ-МИJMSP-M
лоэ-миJC9P-MJC3T-MM

220*135 4 550 540 660

Продолжение moofluquZ
%.7 

Р а м к а  За л
н а д п и с е йkpenjeuve
Ты-5Н~£9

По]  3 
В е н т и л ь  

гост
23230-78

П 03 9 
Б о л т  
ГОСТ

7798-РО

П оз  То 
З а й к а
ГОСТ

59/5-70

П о з . и Л 03. И
Ш а й б а  

г о с т  Л5Р/-Р8

к о л и ч е с т в о
г  II 4 1\ / 6  IГ /в 1 « 11 4 .

у с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

55 * /5 исполн.5 М8< 20.58.0/6 M8.S. 0/6 85.0/6 tao/.o/б
Jy /5нн

Пример условного оЬознаиенир уст анов ми 
и одёягки дифмонометро S ЛМУ-МИ и МСЭР-М & утепленной 
оЪогредаемом шкафу ШО- /Уоо*дОО* SOO •'

Ч станаВка ДМЭ-МЛи МСЭР-М S ш кафу 
ШО -  ШОл 80Q* 600 ТМ 8  - 162' 81

Z б . в - 8 3
-/77- 1

law Лист (Ь докум. Псйп. 1 Дота 7 М 8 - 1 5 2 - 6 1



штфйцтёиЁнной одогрсдаемоШ
ШО-Ш*Ш*600 ТМ-2066'7?

/П аол  и  ц  а  /

ГПип n p u S o p a
М а с с а
ус т а н о В ки
2/лриЗоро&.*Г

й м д - м н ,  Д н э р - М ,
А Н Э Ч-М Н . sUa c -03.vc -J>n ,ac .?s  _  ЛС-ЗРЯ ЛС-ЭРЧ.ПС-ЗР5
д с з - н и ,  e c3p - H i 
.ДСЗТ-МИ HiМС-93, ДС-ЭМ. ДС- 95, 
п с -э р з , де-эрО, д с - э р 5

1. */еьмери о а р  спраЕок.
Z и&меряемар среда лриаорани: 

ДМЭ-МЙ,ДМЭР-М- ж идкост ьt газ /у  до 
МПл^бОкк/см1)-
ЛМЭУ-ММ- жидкость плотностью f  /, 

Ру до 10М0а ( МОнгс/см7-];
ИСЭ-МИ, ДСЭР-М, ДСЭТ-МИ- ж идкость,

20i Ру Зо Of МПа (-/кгс/с*У; 
ЛС~Э,ДС-ЭР- ж и дк о с ть , 2а$
Ру до 10 МП о (Шкгс(сыг) .

3, Бол ты. MiZ*55 -  2шт. с гой кони и шаа Ва
ми поста Вллютср с привороти JIC-Э, ДС'ЭР 

i.S j> o M ЕентилЬныи поз5  постоЬме. т ср  
 ̂ ш ЗаЬооот-изготовителем дифманомеюзоЁ.

£  Остальные технические тредоданир- по Т к 8 -250-81

дзомен T M 8 - i5 3 - 8 <

J4rt* n*4unjf+n
Л№УЩ йСЭ-МИ, Деэр-М, ДСЭ7-РН 

31Щ ир с-э , ДС-ЭР 
•*— ■ Установка 6 at ко фи  

JJUO- сипа*800*601}
т щ щ ™  f a *  т ж -зэ з___
IcuutM Зд» Срок б&еоенир 0A0S3Z

Лит

см-
ТООр W

8
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ая
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сь
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ат
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J В
эв

м
.т

а.
М

 »
№

т.
№

 я
уб

п.

/ f f  -Я & -8 И 1

ffloS/iuqo 2.

Поз 1
Дисрманомет]

Hoj.2
Ж<рюцом&»р

По].й 
Sjoc 
вентиль - 

ный

noj.4 По]. 5 П03 6

УстаноЗса 
рейса РЗ

По j 7 Poj.8 П03 9 ПО] Ю П0]11 

Рамса для 
надписей 
Крепление.
т-521-69

П0312

Вентиль
По]13По]Ц P0J/5 Псу 16ПО] 17nojta

weonjwvec-
сий

сильфонный
жстричесыи

Отвод
Труда Т0К Диет

ГОСТ болт ?ойса
ГОСТ

5915-70

Шайба
Ш - 232-81 \ВЗтмв-т^ Ш-25Ш

Si
ТМ-Хб-УЯШ-23951Ш зН! 23230-78 7798

, /
-70

гост 
11371 -73

ГОСТ
6402-70

сг К 0 jr  и и е с /п 5 о
1 I / 11 /  II ■* IL l _J I / I 4 IН Г Н 1 2  !Г 7 ~ \Г 1 — 1п п Г 7 Г ! 2 1Г ^ 1| Ю !Г П I ^

УСлго&ное м а и м е н п о ^ание
4МЭ-МИ М̂ ЭУ-МИ ДМЭО-м 

МС9 -ЦИ
Дсэр-м
ДСЭТ-МИ

МС-зз
Ж -Н  
МС-35 
JC -з>г>э
J c-эрЬ
Дс-SPS

Ру/ОМПа
((OOKKfc 650415 220*135 Н 550 МО 650 160*220 55*15 исполн5 

Му 15
мШ
58.016

М&Ч55,
58.1)11

М8.5.0166.010(6 10.01.016855Г.016

Пример „слвПмои e Je w e v ,# ^  у 'тан 0 §К1/ и ооS лзки

и  м ~э5

УстомоЕна Дез ми и ДС-Э5 _ёш«офу шО-Ноо* вв0*5ОО ТРВ'153-81

j L Ш -Дз Жу5 'Ш:>GZUlCT kt дохум. НоЯп. Цате
Г М  8 -  1 3 3 -  8 1

Чист

&



48-HS1 -8 h i
Присоединение к  импульсным.

В - В  О
\  П Р * * * * * *  не п о р ан ь/ £" . г̂ г

Корпус
шкасра утепленной пбогреоаемою 
Ш0-'1Ш *800*600 7*4-2066-77

РРип при вор  се
М асса
уст аноёки
2&ifiJSopa£,Kr

ДМЭ-МН, Д М Э р-М /Ш Э У -Н И
3 4 sП р е о б р а з о в а т е л и  

(/п о о л .2  п о 3 .2 )
МСЭ-МН, леэр-м , йСЗТ-МН

А0,„П р е о б р а з о в а т е л и  
(т а б л . 2  поз. 2 )

С*Размеры д/>Р слраёок 
Z. Измеряема? среда приборами;
ДМЭ-МИ, ДКЭР-И -  Ж. идкОСтЬ, 203, Ру до 
/$МПа ( /бО/ас̂ м);
АМУУ-МН —  жидкость плотностЬН) J>t /  

%/ до дОМП а (ЮОклфм1]- 
мСЭ'МИ, ЛСЭР-М.ЛСЭТ-ММ -  жидкость, 

3^3, Ру до 0,4МПц (4кгсJcm*) 
ПреоЪрозоВатемь — Жидкость, газ 
Ру согласно данным инструк ции на 
прибор, Но не далее 4бМПа ( 460*к/смг) . 
3. Остальные технические треооёа 
Hup -  по 7К8-250-84

ИчкЛ ЛисзРазрдб.Про».

Н. коаггр.т.

■ f i BOPkLi.Миршако&
Ч угля

С т арее  
2 иллер Ш

Доха
I M I

ЬА У

Ь зо м е н  _
Ррцппа ТМ 8-/54-61
Ммэуум, лсэ-нн,юрн, Ю7-М 
и преоарозоботепь МП-Э. МС
fl/AC-З НВС-З ГС-3, 7НС-Э. НС-3 -

Г М Я Р с г / /  Т Л 0 9 -3 9 3
(ГйТ С рок SВедения 0 /. 0 5 -0 2

СИ.
ГаЪя 4 4 4 0

8



^аВ лщ /а 2>

% /
ДцфМонометр
метрические

Poj.2
Прсобрауода- 
шел дарения

По].3 Поз А Г)0].5
ОпрппнпВ-

noj.6 ПО]. 7 Поз в fioj.9 По] 10 
Рамса Оля

ПО] 11 CIOS й 
болт 
ГОСТ

ПО] 15 По]Л По] 15

О т д о д
го рейки

PJ<Dp
ГМ8-150

Груба Стойка
У  гоя с)К

надписей
Крепление

вентиль
гос/

Сайка
ГОСТ Шайба

2/ектриоеский1к8-232-8! т-233-8/ т-231-8t КШ О-Л % ^8
?

7X3:239-3* т-521-69 21230-78 7798-70 59/5-70 ГОСТ //371-78

К 0 J  и ч <f c m 8 о
~~~ 1 IГ 1 I <2 II 1— 11 ? 11 4 ![ 1 ___ Z г 4 ~ЛL  !6 1I 16 И IL 4

усло в н ое наименование

-Лмэ-мн
Амзу-мн
JMPP-Af
Acs-мл
АсэР-м
Асэг-ми

МП-32,,мп-эзу 
нс-з/мс-эг, 
МС-312, МС-Э13,
нс-щмш  ̂
мс-з/о,шс-э{, 
ннс-Э2,т-зз 
ЬС-Э/МШ* 
мве-эг ,тс-э/, 
ТС-32ТС-ЭЗ 
НС-91 нс-32 
НС-33, ТИС-31, 
ТНС-Э2, ТНС-ЭЗ

220' /35 320*390 4 550 св Г 54о 660 55*15 ucnoJH.5 
Ау /5мм

Мв*20.
58.0(6

мв.5.016 8.01.016 1001.016

Пример условного обозначении устоноёки и ооёязки дифманометра ДСЭ-МИ u npeoopo$0gamf()fl МП-SB 
$ утепленном обогреёаемом инсофу ШО- /400* 600 * 60Q'

Устамаёма АСЭ-рШ и МО-95 В ш/софу ШОЧШ* 800*600 rM845^-&i

1 Ж б-бз 1Ш2з.
|Иэы Лис- № QOKVU. [Un Ьта

ТМд- /54_ Qj Пист

Т



Корпус
щсафа цгпепленнЫа о5огре$аем90

Щ 0-№ *№ *б00 ТК-2066-7?

fflob/wya /
ГПип приоора (jocco уапокобкЛ  

ShpuBopoB, к г
ДМЭ-МИ, ДМЭУ-МИ
ЛМЭ Р - Н

2 .6 .8 5
м п э - м и

МСЗ-МИ, М Э Р - и  
ДСЭТ-МИ 21,3
м п э - м н

/  *8гзмерЫ блр спроёок 
Я, И змеряемое оредо при о оран  о: 
ДМЭ МИ, ММЭР-М — жид ко с mb,
ZQ3 Ру do 16МПа(460кгс^с^)' 
йМЭУ-Mri— ж и д к о сть  плотностью  
Р ~ 1 , Ру до ЮИПа (400кге/см1)  j  
ЛСЭ-МИ̂  йСЗР-М, ЛСЭТ-МИ- Жидком 

ZQS Ру до 0JМПа ( 4*.гс[с*г)  

М^Э'МИ- Ж идкость^ t a s  
Ру до 46МПа (460 jckJ cm1)

«3. Остольные те х н и ч е с к о е

\л треооёа н up — no ТКв-250-81

В  З о н  е й
7 М 8 -  7 5 5 - 8 1

г р у п п а

Л и ф ы  а  и  о м  е т р  й м э ~ м и ,  Д М Эр.н  

Л Н Э У -М И ,  М С Э -М И , О С Э Р -М 'Ш Т -Н  

и  м о н о н е т а  М Л Э - Н О  

У с т о н о ь к о  Л  ш к а ф у  
Ш О -  1 U O O  *  Я О О *  6 0 0

Лит. Масса МвсштоС
Из. Лио К? дожум. Подл. Дат* с * .

t o S a 1 н оР&эраб. М и о ш а х о Ь о Л Ъ ь ф Р 1/UI
Про». с и г л р i T j l ^ H W

Лист •? | Листов 2.

Г М  A  P e i . И  T / V 8 - 3 9 3

О
)

Н. контр. С т а р е е W * o S .I4 I
С р о к  б Ь е б е н о р  O / . 0 S 8 2*тв. 8и/>/< о » 9.и.Ы



1,2-551--9И l

П03.1

Ди<рманомемр
эяектричесхиС

ПО3.2,
Манометр
пружинный
ЖМричесыс

floj.4 poj-5
Установка 
рейси PJ 

0 B i
TM8450-\

Hoj.6
Труба

TK8-231-81

Пор Пор Пор 
Рамса Элл 
надписей 
Крепленое 
TK0-S2I -69

Поз- Ю 
Бснтиль

ГОСТ
23230-78

Поз И  

Б оям
ГОСТ

7798-70

П03 й 

Б а й н а  
ГОСТ 

5915-70

fflaSл и ц  ( 

П03. ИЗ

? 2

П03./4
П т  f t  f in Угол

0<$3
K8-X6-79

roc

К8-23ВЦТК8 -Я& 1 TK8-2lk-8f
Ш а й б а  гост 

1137b  73
_____ __,_______ ______ ______ ,------  А а  л  а  ч е  с m S  о
--------- 1------- 1---------t____L. < .L '  I--------»  . L - 7 ~ T - r - | -------------------- T  1 u ~~T~«" 1 . .  I „  i ..

У с л о в н о е  „ ' о й  а ни' е  ' ° 1 1 *
J M 9 -M U
AW -M U
jAfJfi-Af

J o - MU 
J C 9P - M  
J C 9T -M U

МПЭ-MU 220*135 220*155 Ц 550 540 €60 55*15 испоян. 5 
Л у  15мм

М8*20.
58.016

М8.5.016 8.01.016 1Ш016

i

O p u n e p  у с л о в н о г о  о В о а н о о о н и р  у с т а н о в к и  u  o S S / ч к и  о oybм а н о м е т р а  Д СЭ-M H u  
н а и о н с т р а  И П Э - М И  В  ) « № » „ » ,  o 'o o a p c g o c м о м  ш к о ф у  Ш 0 - Ш в > 8в 0 > W !

У становка МСЭ-Мн а МПЭ-МИ £ шкофу шо {Ш *в00* м  ГМ 8455-В<

1

р
р1эм Лист

J l& z l2 2
flodh. Лата Т М д -Ш -8 \

Лис

2.



S S h S H l
П оиспРпи и е н и е  к  и мльл Ь *

с триоан по 7К4-530-Ь7 сп К орп ус
шкафа цтепЛРнндЦр оЪо&реоаекоа 
//J0- Мой*Я00*600 Тк4-2066-77

Шил приооро Массо установке 
ZZnpubopoB, кг.

ДМЭ-МИ, ЛНЭР’ И 
-ММЭУ-МИ. 69.85

МСП-786Н
ВСд-МИ, дсэр- м 
ДСЬТ-МИ 64.15
ДСП-786 Н

1 *  Размеры длр спраВок.
Ь- Измеряемоfi cpeoq приборами:

JJM9-MH, ДМЭР-flf- &с и 8к о  с m b,
$ а з  fjj до 16МПа(:бОкгс/снх) ;

ДМЭУ-МИ -  ж и д к о сть  ллотностьw J*s. / ,  
Р /д о  Н}МПа (400кп с/с~Ч  ;
ДСЭ-ММ, м сэр-м , МСЭТ-мй -  ж и д к о с т ь , 

г а з  Ру до 0 J МПа (4 кгс/смх) ,
ДСП-78ВЙ- ж идкость, ZQ3 Ру до 1Ь МПа

( idOnrcfcM*J,
3, О стал ьн ы е техй -и ч ес<и е треЪ оВа- 

ниц- п о Т «8 -250 -8 1

Из) Лип № вокум. Попщ Дат*
Раэраб. Ъчгл? ш Ш
Прав. С т и о е с I n s  I

И. контр. С т и * е  с ш т л ®
>т». Чи л л е з iu l t j# fll.il

bio мен
Группа_________ ________
м иф м аиом етрЫ  ДМЭ-НН, 
ММЬр.М.йМЭУ-НН, ЯСЭ-МИ, 
йСЗр-МИ. ДСЭТ-МИ u£C n-?86K  

У С т о н а  g  к а  & ш каф у  
Ш О* m an, рпп< спп

1 М 8 Ч 5 6 - Ы

-£Ш Л ?1 Р  7 *8 -3 9 3  
Срок SHeoQHUf 0 /.a s.ff£

Лит. Масса МасштоС

СМ» у
ш

8



ffrantfog I 
wnt и чэядооц) W

mi 
[

I9 -9 S 1 S H I

--  fflaojtuuo 2
Поз. 1 

Дифмо-
НОм&тр
Электри
ческий

Поз. 2
Диф ма
нометр 

сильфон.

ныи.

ПолЗ 1 Поз. 4 

ОтВод

Тк8- 232-81

Поз. 5
Установке.
рейке

РЗ
®21

ТКв-158̂

Поз. б

fflpyoO

7*8-231-81

По3.7 | П038

Уголок

®ЯЗ
7'К8-226-Ш 7X8-2398/К О J> -Ч V с т — ----- 1-----/____ 1__1__^-1—2__ГГГ- 1---Ъ—1 ■ а.. I *---Ч С J1 О 8 Н Q г Н & и м 14 о £ СУ *4 и (9

ЛМЭ-МИДМЭУ-МИ
ЛМЭр-МДСЭ'МНДСЭр-М
МОЭТ-ЫИ

ДСП-786Н220*135 630*175 4 650 54 0 660

flpooo/i*ceni/e т аблица 2,
Поз. 9  I Поз. /0 П а з./Г Поз. 42 Поз. В Поз /** Поз 75

п , р  \ Ромка Ш  
ш а а  6ко \цадписей

wumjfeSSSI

вентиле
ГОСТ

23230-78

Б о л т
ГОСТ

7793-70

З аи к а
ГОСТ

5915-70

U J о  и о а  
ГОСТ

1 1374-78

К с7 Jf  О v  е  с т  §  о
4 I г  1\ 4  1 Г 16 \Г /6  1Г ~ 4 — 1 4

*  С si a  S  +* о е н о и ы е н о й  а н  <у с*

ЯСС 55*15
испоен. 5

й у 1 5 „ М8*20.Я.Щ M8.S.016 8.01.016 10 01.016

%

Пример услоВного обозначенир  уст а н овки  и  
aS&tUKU дифманометроВ ДМЭ-M P iДСП-786И В 

Д т ер л ен н ом  обогреваем ом  ш к о ф у  Ш 0 - /4оО* 800* Ш -  

У с т о н а В * а  Д М Э -M d u  ЛСП-786Н В  

ш к а ф у  Ш О - М т М П * Ш  ТМ 8 -/ 5 6 -8 1

Лист

7И8- 156-81



P 8 - L S P - 8 U 1 Присоединение *  инпуль-

/I_J ПриЪоры неполно не роказоны

7' ~\%
--------- ----~т-»~ ~=*-

Si •—  1 il
-  ■"• = f T  T5 * |

.'А/-Г7ГГ ZZZ2

К о р п у с
ш х а б а  цт епленноЪ  ооогреВсем ою  

W 0 - { b 0 0 * 8 0 0 * 6 0 0  7 *4 -2 0 6 6 -7 ?

Юаолица /
ГПип при a о p a Масса установки 

2,-Приооро£, к  г

йМ-Э4, ДМ -ЭР1
58,2

ДМЭ-МИ, Л МЭН- МИ,
д м э р -м

ДМ-Э4, ЯМ -ЭР1 52Л
ДСЭ-МЙ, Д С Э Р -М , 
ДСЭТ- МИ

!.* Размеры. длр  С Про & OK.
2. и & м е р я е м а р  с р е д а  п р и о о р а м и  :

Д М -Э Р !-  газ  Ру доО,25МПа (2,5пгс/см)
Д М д -MHj йМ Э Р -М -~  Ж и д к о с т ь , Z 03

Ру до 46 МПа (fdObrcJct*1) у

М М Э У- М И — Ж и д к о с т ь  п л о т н о с т ь ю J*- 4,
Ру до  4 0 М П а ( iO O k rc /c M -)  j  
МСЭ-kW, ДСЭр-Н, Л С 87- МИ — Ж идкост ь^ газ  

Ру до 0,{МПа(j t c r c jc t j ).
•3 О с т а л ь н ы е  т е х н и ч е с к и е  т р е Ъ о -  

В  а н и р  -  п о  Т К 8 - 2 5 0 - 8 1

Из*.!
Разруб.
Пров.

И хоагтр
ТтГ

„№ лаиль 6ч игр7р&'тирес

Сторее
Ъиллер

Дата
1.Ш
M l

5 за м е Н
ёруппег  

ДифмонометрЬ) ДМ-S i, StH3ft 
и ммз-мн, л  мен-мн, д м  э р -к  
дсз-ми.йсэр-я лезт-мН.

У с т а н о д н а  ё  ш к о ф у  
ш о - 1 ь р о * в о а *  600-

Т М В - 1 5 7 - 8 1

ш а г а  rm  ? < и т т - ж ____и.<| C p o x iS td e p u p  6H .ffS .S S .

Два Наш.
сн.

7одл, {

М»ештмЯ
4:{Q

Лист 4 I Листов 2

8



U
ae
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tv
ea

ft.
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 П
од

пи
сь

 i
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да
та

 
ll

W
*

 п
уб

л.

щ
Оо

&

k 9 - l& - 8 U L

ГПоБлиЦО 2

Роз. /

вифнононетр
мембранный.
Электрически

Роз.2
йофнанонЛЦ
Шктричес-
н и а.

Поз.З Поз. 4 Поз.5 Лозл
Установи
рейка
7*8-/50?$

Роз?
ГПруоа

Ш-231-81
QmBo3 t

7ХЙ-РЫ-81 Ш-Р35‘8/\тх8-23г-81
КО.Л и н ес m 8 о ____________  ___________

-------------7----------- i------------7----------- i ---------7  I 4 I г  L  »  I *
■ Условное поименован и <?

ДМ-Э1
ДМ-ЭР1

ДИЭ-Mt/
йМЗУ-МЧДМЗР-М
Ш-мн
лсэр-м
ДСЭТ-МИ

630*435 630*335 гго>и5 4 .550

Продолжение таблицы 2
Р о з  8 Р о З З П оз. 40 По3.41

Ранка 
для 1 

наооасеи 
кретеноА

Поз. 42 

6  етиль 

ГОСТ»

П оз. 43

Б о л т

ГОСТ

Р о з .Й

2 а й к а
ГОСТ

Роз 45 Роз.1&

У г о л о к

Л

Ст ойка Ш о и о а
ГО С Т

т -г г № к ы з ш 7x432408 1 К Ш Ш 25250' 78 7798-70 5915-70 44371••7 8

о К  о  л и  и е  С т  в  о

*  11 а _ / 2 4 14 1 4  11 10 4

У с л о в н о е н  О  и  м  е  н о в  с г н и е

5 ^ 0 6 60 с а / " 5 5 *4 5

исполн.5 

Д f5 мм М 8*20
5 8 .0 /6

1
М 85,0/& 8.04.018 < о м о й

Пример условного ооозначени р установки и аовязки 
Ниф манометров ЛМ-S i и амэр-м В утепленной 
аооъревоомом шкафу Ш0- -(4-00* 800х6ОС'

Уст а  м оё к р  Д М -S i и Л  МЭР- М  8  ш коф  и 
Ш0~1Ш*80Q*600 ТМ8- 157-81

Ж - 63 1Ш\
Лист N» локум. lonrf. Лото T M Q - J 5 7 -3 1



W 'Q S h it fX Корпус . теплённою
Ш О -/400*600*600 К 4 - Ш 6 - 7 ?

12,5*

«
&

S М 
1

a il :  л Р ё

a — " т - Т - ^ Н И

о  с э  4 t  " г

>22

1

.w > 4 -  3 2 5  | « ° 4  ' Р

Ю ип йриоора Масса уст ановки  
Z-npuoopoS, кг.

д м - 3 8 ,  д м - э р г
Н гДМЭ-МИ, Д М э  У м  И,

ДМ ЭР-М

Д м - 3 8 . д м - э р г .
4 з ,?д е э -м и , д е з р - м

Д С Э 7 -М Й

4* Размеры- длр спроёок..
Z. Измеряемая среда приводами:

Д М -92. S /M -S p Z — газ Рудо/M o(M*k/<JI 
Дмзмн, ДМ ЭР-ни- Жидкость/  2<?3 
Ру до 46 МП о (/бОпгс/с^; 
ймэу-мн — &сидкост(э плотносТЬН) 
/• 1, Ру до 40МПа (IOOwcJzm)',
ДСЭ-МЦ, ДСЭР-М , ДСЭТ-МН - ж и д к о с т ь ,  

2аЗ fy до 0,1 МП а (/к. rt/см* ) ,

3 Остальные технические тредоДомир - 
-по TKO-2SO-81,

ш ЛРдзраС.
Пров.

Н. контр 
У тв.

Jb ПОКУМ
Мир шах о St
Ш И

Старее 
силп е*>

Наши Деи
з т
511 я

Ьзанен
Zpyr. ТМ 8 -4 5 8 -8 1
ДисРмаиометрЫ йМ-Э2, ПМ’ЭР2 
и ДМЗ-М, йМЗУ-МН, ДНЭР-М, 
дез-ми, деэр-н, дсэт-нН. 
У становкой шкесру

ШП- 1400ж.РОО* 607)

Масел МаештьС

С М .

7o S a ( I/O

ГМО Pet ■ Нгм& -ЗРЗ 
Срок ВДеЗенир О /  & S S 2.

Днст V I Л и р т п .  2

8



M - 8 S I - 8 H J .

— -— — ___________________  ГПадлииа 2.N0J .1
8/крманометр
мембранный
элсгтроиест

Пор г
Ди<рМОнОмс/г>р>

П03 3 fioj 4 Поз 5 Пор. 6  

Уетанобка
Лор 7 Лоз 8 Лор. 9 П03Ю Поз 11 Пор. 11 Пор 13 Пор.14 По;/5 Пор. 15

9Ле.етрииеский Он 0 0 0 рейки РЗ

®гз
гмг-т-щ

>

Труба yiOJOK Стойка Рамка одг 
надписей

Вентиль Болт Сайка

ТК8-21Ъ81W iS^t 0:8-232-8! Ш231-В1 
г 0 Л

—ЩШ26-Щ 
и V

\K0 -2m i 
0 С /п

W-3M-7! 
8  о

Крепление
W-521-69

гоет
23230- 78

ГОСТ
7798-70

ГОСТ
59/5-70

шаиоа 

ГОСТ 11371-76

1
.  1 IL J \ /  1\ г 1\ * \ 4 \ г \ г \ 1 \  г  1 

у е к о & н о е  Наи ме но бани е
1 * Г ц I1  74 \1 to 1I  4

Лм-эг
д м -э п

*1
 

Q. 
' <£ К».

$зо я as 630*335 220*135 4 550 540 660 ев 1* 55*15
иеполн.5 
Ду /5ммке*20.5&шМ&Д.016 6М016 /001.016

Пример у с л о в н о г о  о В а н а ч е ч и  ft у с т а ч о ё  к  и  и  о ё ё я з к и  диф м аном ет роё ЛМ-ЭЛ2. и йС э-мч t  
у т е п л е н н о м  о о о гр е б о е м о м  ш к а ф у  ШО- РДОО* 800* 6 Q 0;

Установка ДМ-ЭР2. и лсэ-мн В шкоф<у /Мо-Жоо*до0*600 ТИ 8-158-81
2

$

8.&-Я5 № '9 М
»ЭМ Пнст N§ докум. floofi. Лата I M S - 1 5 8 - 8 1





Ь 9 ’69/ -  9HL

Поз.* 
ДифменомЦ 
МбМОр анннс
Элрктричес
иий

По 3.2 
> Мо»омгт{>
пружинный
эаестри-

РеЗ.З Поъ.4 Роз.5 Поз. (, По*.7 Поз. 8

Qm§0O
Установка
рейки

Р3@83 
т в- /60-га

fflpuoa У Золок,
(Ь*з

7X8-226-)%7X8-23281 \m.23S-ai |тК8-23Н-81 7X8-231-81
__ к о Г и ч е С  пп Д? о —
— i _____ II_ _ _ L J I__ * \ Г . . 7  II ~ < II У  I\ 4  II 7—

* с j? о 8 н о е » е и м е н о ё а * и е  —

Дн-э*
ДМ-ЭР1 мпэ-ми

630*135630л 335220**35 4 550 s4o

-I
iе
=5s

~ t

i

''роооугэ*сени*ь
Поз. 9 

Уголок
7X8-239-81

Поз. 1о

Стоика

т*4-324оц

Поз. Н
Пзило дм
Подписей,
крепление
ТКН-521-б$

Поз. 1Z
вентим
ГОСТ

23230-78

Поз. 1$ 
болт
ГОСТ

7/98-70

Поз. *4 
9а и ко 
ГОСТ 

59/5-70

Паз. *5 Поз /6
Шаиоа 

ГОСТ 
Н3?1- 78

Г 0 S* U *4 0 С ггх £ о
, *  1 '  11_ _ _ »  1 *  II 77~\Г~й~\Г * o i 1 ♦'У СГ О в Н1 о е Н 0 (■/ м' 0 м о S & н* и е

нс по ли. 5
660 ,11C6I S5*i5 Му 4Smo* M8'20S8№*18,5,0*8 г  01.016 юмт

Пример yc/io&HO io о б о зн а че н и й  у с т а н о в к и  и  о о & я зкц  
дифмонометро ЯМ-Э4 и манометре МПЭ-мя В 
утепленном обоьр е Поемом шкафу WQ--/4qq*800* 60Q; 

УстоноВка №ЯиМПЭ-ми & шкофу ШОЧШ*800*6М ТМ 8-153-64

/ '&6-03 ТИ8-459-84 Ласт

ИлкДне; К* nntcvM. По̂п.■Ддтд.; 9
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уб
п.
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П

од
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сь
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 д
от

а

§
5!

Ж

М - 0 9 !-  - З И 1 38

П о з ./
Цифпоном  ̂
MtM$jчанный 
ЭйектЬичес 
кой.___

П о з Л
' Манометр 
/1ружшмт 
Зме/cmp/Sftc 
кии

П оз.З Поз A  fio 3 .S П о З б
Установка 
ройки РЗ

Ф з з
7Н8-/80-78

П о з?

fHpyoa

fK8-23(0t

' П а з .8

Уголок
0 S S

0fT7$O 0

TKS-232r8l\rt3JiS-8i\TK8-23lH{
К  о  JT и  ч а  к  т  S  о

7 1 /  1 /  1 7 Т 7  I 7 — f i n  1
у с л о б м о о  н о  и  л* 9  н  0  g  а  * и а

1 *~ Э 2
ДМ-ЗР2 МПЭ-ИИ 630*835 630*315 220х/зз 4 5 5 0 $ 4 о

По3.9 
Уголок 
7*8-239-81

Поз. /0 

Стойка 

irt-MWt

П03.Н 
Ранко для 
подписей. 
Кропление 
Гк9-521-69

ПОЗ. >2 
Вентиле 

ГОСТ 
23230-78

Поз. 13 
Болт  
ГОСТ 

7798-70

Поз./4
Зойка

ГОСТ
5915-70

Поз. /5 Поз. / б

Ш о й о а
ГОСТ

4/S7/-78
K o / t u a e c r n g 0

Z  1 4 1 2  1 А 1 /0  1 /0  1 W 1 it
* с  л  с► 8 н О 9 И а  и м о б а н и  е

fjfi о о о/гясение

L

ИСПО0Н.З \—
660 С В / " 5 5 *  15 Лу IS**»*Н8-Щ58016 М8.5.оц S.oi.oie /0.0 f. 016

Пример условного ооозначени? установки и ооёц$кс/
дифманометоа БМ-Э2 и манометра р/ПЭ-МИ 1утеплен-
и ом ооогре$аем ом  ш каф у Ш О ' /4оО* 800* :й о ; 
У ст а н о в к а  Д М -32 и МП 9- МИ §  шкафу 

Ш 0 -/400*800*600 ТМ8~"/60’31

1— Г
ЮЯЯДЯЯЯДШаЯШНИ

Т М 8 -  / 6 0 - 8 / Лист

т



/ в - /  9 / - 9 И 1 £-Б~ Присоединение к импульсным
'трубам по Тс^-53о-б7

I
+

J U L

h 6

К о р п у с  гц
щкасра умепленно/а оЬогьеооемоГо 
UJQ- МО‘ 800‘600 TK^i-2066-7?

/20* 240* КО*

-SPO*-

При&оры & &  пе покорны

боо*

% измеряемо!/ среда придоромиJ 
Э/сиркость ?аз до ЮМПаООО̂ /ем2)
3. Блок Вентильный по3.2, песта £ -  

лв е тс р  ЗоВодон- азеотоВителем  
ВцфмонометроВ.

^Остальны е технииес *rve требо-  
Ванир -п о  ТК 8 - 25 0 -8 4

Иэр Лис N* докум. Попп Дето

Рвзрвб. M i/ M P tk S t . in . i l
Прав. ЬНлр Ш Г ЩИ*

*

Н.хоятр. f j m u p e c ш
У т». WWW Ь ш Л ? |«|Ш

ЬзопеР
Воуппо_________ _______
Ди&моиометр ДС-3 ,йС-Эр 

УстоноВка В ш к а ф у
и/о - моо *  всю*  боо

ТМ 6 - 4  6 4 - 6 1

ГМА рег РТ/Г#~393

Л ИТ М ессе Месш теб

15о <:<0
Jlite r  /  | Л и с то в  2

С рок ёВ еден и#  № & & & £ 3



№ - > 9 1 - 9 и М

Л ф /

Дифнанометр

Сильф онны й

элект рический

П оу2

Б лок
fom u ib -

ныв

17oj5
Отвод

т к ы т

Поз А  

Чсгпаноба.

М Щ
т м ш -Н

O o j . f

Труба

Л 03 6 П03Т

У г о л о к -
ф *1

т -226 ’ 7$\т*8 -2 3 9 -&

к о л и  ч е  е  т б о

г  1 г  1 4  1 1 . 1 4  1 г  \ г

у  е л о  8  н о  д  Н а и м е н о в а н и е

М С -ЭЗ
ж - ц

J C -3 5
J C -ЭРЗ
М С -ЭРЬ

_  4 £ г Ю ______

Ру ЮМ Па 

(W K tcfa

630*115 4 5 S 0 5ko 660.

Л р од ол ж ен и е

П 03 .8
Рамка для 
надписей 
К репление  

M-S2/-S9

n o j.9

В ен т и ль

г о е г

23250- 78

О05Ю f a l l

Болла 
Г0С7  

7738 -7 0

HOJ 12

Р а й к а  

гост  

53f5 -7 0

H o jIB П03УА 1703/5
Ш а й б а

тоет
11571-73

гост
6Ш-70

к о л и ч е с т в  о

г  4  I в 8 16 4  й д

у с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

35* /Б осполн. 3  

М у  15НМ
MS *20, 
58.616

M8*5S.
5 8 М

М 8.6.016 8.01.016 tool. 0/6 д.63Г0!6

Рример усл о вн о го  обо зн а ч е н и е  у с т о н о в к и  и  о б в я з к и  
д и ф м а н о н е т р о в  Д С -Э З  и  Д С -Э 5  в  у т о п л е н н о м  а2оа.ле~ 

$ а  г  н о  м  ш к а ф у  Ш О  -  fAaQ x 8 0  О *  6 0 0  •

Устоновка ЦС.-ЭЗ и ДС-Э51 шкофу OJQ /4оО*Ш* Ш ТМ8 -  161-61

g * ia — с а г а ш ж м т ТМ&- /6f-8S fp
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PUX условно̂ не покорны

К о р п у с
шкафа утепленной оОогоеоаемоГо_ 

Ш О -то ‘800'600 ~ ГХ4'-2066-77

f Роъмери 6/>р с п р а в о к .
8, Бзмерремор среда приборами: 

МС-Э, ДС'Эр- э/сидкостьt газ 
fy So ЮМОа ( 1 00кrcjсм')  •
МПЭ-МИ -  жидкость, газ Ру до 
'IS М П а ( i6 0 tc rc fc M \ ’}

3 Брок Вбнтиоьньш ПозЗ постой- 
Лретар soiodoM-UiZomo&umeneM 
диФмоно метроВ.
Болты MiZ*55-2u/m. б го и коми и 

Шаиооми пост о 8/>р юте? с при- 
Борами ЛС-Э, Л  С-Эр 
б.истольные технические 
треВЫаниу -  по TK8-2S0-81

Лист 1* ПОКУМ ПоДП. Пяте
Рлэ раб. Киашокоаг. piV
Пров. 2иг/>р Щ г Г '£ '

Н. локте. Скиоес. Мгши, FF
Уть. tuflfleo ЬыША. OUlfl

Взамен
Брур 7М8- 462-81
йспрманометр ДС-Э.ДС’ЭР 
и Манометр МПЭ-НН- 

У стан о вк а8 шкофу  
Ш О  - WOO * 800* 600____
Г М А  P e i . а> Г Х Г Л -З Д З

С р о к  ВВеоенир 0 / .0 S .8 3

лИТ. Масса Масштаб

W i : ! 0

8



}9 -Ъ 9 * -9 И 1 to

f
л
i

% . / П о у 1 Поу.З ЛО3Л O o jS Поу. 6 /7oj. 7 По] 8 O o j 9 ПО]. 10 По] // 
Ромм для

ПО] 12 ПО] 13 По]14 П о р 5 Поj 16 П о ] 17 П о ]1 8

Зирманометр

еиль<ронный
Нанометр

прумниый
Блок

дент т О т  Sod
Уетонобка 
рейхи АЗ 

© 8 3  
ТМ8-150-\

Труда у  г о  j o  к Л и ст надписей
Крепление

Вентиль
гост

Б ол т

ГОСТ

д а й га

ГОСТ
и /а й & а

ГОСТ
олект ричесж Ж а ф уч е -

C K U U

ныи
T ra tiH i т -гз4 -в1 m -s iH i

ЧУ8Ъ
М-226-Щ rx6-2&-8tpaiff-8l К4-52Ы9 ШЗО-78 779S-7 0 5915-70 H571-7Q 6402-70

JC 0  л  и  </ е  с  m  8  о

1 1 * I\ 2 1 1 4 2. Z 1 2 4 JhAI 2 16 /0 6 г
М  с j t  о 8  м о е  н а й м е  н о  д а  н и е

Л С -Э З

Л С -Э 4

Д С -Э 5

J0-SP3
Л С -З Р 4

Д С -Э Р 5

МПЭ-МИ Й/ЮКП,

№ $ )
650*115 220*125 4 5 5 0 540 6 6 0 160*220 5 5 4 15 исполн.5

Лу!5мм

1
о

 S
1 

3
 ?о

М8'55
5&.(ИЬ

П 6 .5 0 601.016 /0.01.0/6 8. т

Пример условного о8означе*ир установки и оо&ЯЗки дифмонометра ДС-Э5 и 
манометра МПЭ-МИ I  утепленном ооогреёаемом шкафу Ш0-Ц00х800*6001

Устонойко ДС-Э5и /4П6-МИ /  шкафу Ш О-4^0 0*000*600 ТМ 6Ч 62-84

■— 1—

Пэм
Щ ж ш А н т

ГПоХЛДата
ТМ8- 462,-81

Лис;

2
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cT
.M
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rlf
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t £ - £ 9 h 8 H l

bJ

д  I , Я - Я  , i !puco?CjjH?Hue к импульсным п - д  К ор п ус  „
I i "7 трубам no TM-S50-G7 ■£L- JL I Я шдаФаи/пеплекиоЮ обо&соаем&о

1 Г ^ -  W O - f w * 600*606 Т К А сЩ Б сИ  

р  -» ' I / + + ш

5 ^

щ

t - i

Т f

V W

I -225• «и Ж - L 3 ^
-------- •------' гМт .

i  Размеры д л р  cnpoSoK .

2, и зм ер яем а я  средо  л р о оо р а м и : 

f tp to ip o io S a m e jib  -  Ж и д к о ст ь ;
303, fy согласно донны/ инст рукции

мо приВор, но не долее 46М/7о (IВОкгс/с*д);

ДС-Э, Д с-Э р- жидкость, газ,
Ру д о  40 М П а  (М О  * r e ]c m 1J .

3 . Блок дентальный P0j3. ПОСтоВлрет
СЯ з а & о д о н - и зго т о ви т е л е м  д и ф м а -  

н о м е т р о В . щ
£) Бол.ты. M 12*S5 - £  шт с  гон к а м и  и и /о и -

дано п о с т а в л я ю т с р  с  p p u bop a n u L  

S . О ст а л ьн ы е т е х н и ч е с к и е  т р еВ оВ а - 

н и р - п о  J K 8 -2 5 Q - 81

т ш ■■■■■■■
ш т ■и

шшНИН! ниСТТ fcnr
Е В 2 3  К Я В Г О Я  В 2 Я 9  2 И
н г а ш & т ш т т т

Взамен

НТковтр. 
—Trs: ■t ‘mub*c.

2илпер

Группа _____________
ПреоороьоВотель МП-3 МС-Ш) 
НАС-Э ,МВС-Д,ГС-Э 7НС-3,НС-Э‘ 
и дафмонометр Д С -Э plC~Jp
УстоноВко В  ш каф  и и/о-Шо * АРР*Ш

T M 8 -1 6 5 -Q 1
Л*т. Масса Масштаб

71 5 7 , * f : f O

Лист 4  1 Лвсгоа р

ГМ А Р ег.У  Т /У Я -З & З
Срок ВSeieну р ff/Gs.ffZ 8
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 n

rtt
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 П

од
пи

сь
 д

 д
ат

д
1 2 - £ 9 * - 9 ы ±

D o s  1

Преобразова
т ель давления 
Ш кт риисслий

f l o j s

Ju tpM O H C
м е т р

VTCKmpuvt

с л о и

П о р

Е л о к

8ент ил

НЫ Ц

% 4 П о ]5 f l O j . 6

Установка р ей х и  Г гр

~ 0 * з

Га /8-150-7%

П о ] У 

Труба

ТКЗ-25Ш

По] 3  

Стойка

Щ -Ш 7 1

По] 9 Поу Ю Поз Ц 

Диет

1K8 -H W

По] й 
Ромка для 
надписей 
Крепление

Ы -5 2 1 -6 9

Пор 13

Вентиль
ГОСТ

гзгзо-т г

П о ] / 4 П о]1 5 П О ] 16

ЗайкаГОСТ
5915-70

П О ] 17 По] / 8 Пъ 19

О т в о д Угол о к б О Л т

ГОСТ

7 7 9 3 -7 0

Ш а й б а  г о с т

i a m t т л еет
® 8 5

ТС8-226-УЯ, -гк в -гт ь 1/371-78 б т -? о

п о  л и  </ е  с  / п  $  о

1 1 1 i Z  f Ч  \ 1 \ Я  \ 2  I /  I Z  I 4 / 4 2  I 16 10 6 г
Л е л  о  в н о д  н а й м е  н о б а н и е

HOSZ, Н1ЮЗ
МС-НМС-ЭЯ'.
МС-Э/2, MC-J13.
м с -э 1 5 ,н с -т
м с -щ

Н А С -Ч
МАС-03.ВС-Н
М6С .-Ч  № *Я  
ТС-Я7С-ЭЯ, 
ТС-03, НС-0], 
НС-32, НС-03, 
7HC-MLTHC-32, 
т «с -3 з . _______

Ж -зз  
Ж-34 

М С -Э 5  

ДС-ЭРЗ 
ДС-ЭР9 
ЛС-ЭР5

Р з
{ОМ П а

№ $ )

320*390 630* US ч 5 5 0 С В  Г 5 Ь 0 6 6 0 160*220 5 5 *1 5 и сп ол н 5

Ду15мн
МВ‘20.
56216

Мб*55.
58216

MS 5. 
016

801016 Ю.0Ю16 5 6 5 г  
0 1 6

Пример у сл о ё н о го  оёознечемир ист еноёки и ооёлдми лреоораоёителл НС-31 и 
диф маномет ра Д С -Э б  В ут епленном  обо гр е б а е м о сн  ш кафу Ш 0-1*г00* 600* 600 • 

УстаноВка Д1С-Э1 и Д С -Э 5  В шкафа Ш 0 -14-00*800*600 W  8 -16 3 -3 1

ч

1 б  в-сз
'Пэм Лис' 4  яокук ГМдп Затл

7 И 8 Ч 6 5 - 8 1 ГСмст

2
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iir
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род
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ата
.

/ * - £ < ? / - £ 7 / 1

Поъ, { 
АреаброзоЁаТель 
давления
Электричес-

Поз.2>  1 f io z Z

От Sad
Т К 8 -2 2 Ъ ‘ 8 \

п°ъА
УСп>оно$а 
рейка

Р3® *5

П оз. 5 

Р7руба 

7 *8 -2 3 1 -3 1

~ ?Ы .6 1 П оз.7

dm od/ca

Я & Ш 5ЕШ 5Ш
К о л и и р г »  m  S О

I  1 / 1 4  1 ~1 1 Н □__ 1 _ . > - *----1 с /г о & н о ,Э н г  ннО в а " с/с*
HtHZ, мП-П, МСЭ1МСП
мс-эи/п-эп псщ  
неэа.нс-э/а мйс-з!. 
мвсэг.ш-эз во 91, чш  / 
цвс-31,тс'э(1еэ2кэъ, 
к-цнс-Э2Жз4№-е17НС-Э2. Г  и С-s i

320*390 380*390 4 550 a ' c e l "

N
5 4  

&

№

Р о з . 8  | Р 03 9 Л о з . 10 П о з . и Поз. 12 П о з . 13 П оз.1 д П  о з . / 5

У г о л о к  

. _ ® я

Р а м < о  

Л Л 9  -> 
н а д п и с е й  

к реплен ие

Ь о н т и л ь

Г о с т

б о р т

г о с т

Р а й к а

г о с т

Ш а й б е

Г о с т

71(8-220% ТК8‘23941 т к Л - 5 2 1 - 6 9 2 3 2 3 0 -7 8 7 7 9 8 -1 0 5915 -  7 0 1 1 3 7 1 -7 8

iк о л и  ч  &  <J ЛТ7 ^ О

г  | 2 , L _ a ______!1____Л ______ 1г г У б  |\ 1 6  'I 12  I Н
Ч  С л о ж н о е  и а  и м е м о В а н и е

s 4 o 6 6 0 5 5 * 1 $

и с п о п н .5  

Л у  15тт М 8 * 20 . 

S 8 .016
М 8 .5 .016 8 .01. о и 1Q.0 t.01i

Пример усло8ноео обозначение установка и ооёязн а  
преоаро$о8ателей МС-01а НС' 9Z 8 у то п л е н н о м  обогр?8ае  
(Н О < и  ш к а ф у  Ш й ~  1 J f O Q *  8 0 0 *  S O O :

У ст а н овка  МС-31 и HC3Z SwKawa Ш0 4 4оо*8оО(8оотн846̂ 81

т
т

Т М З - 1 6 4 - 8 1





^1

is
li%

Л 03.1 P o j -2 П03З P o jA П о з  5 П оз 6 П о з ?

Ст оила
П реооро?о8а  

т е м  ш г е -
Л о ф м о -
ном ет р П т & о д Уст ановка  

р ей са  РЗ

„ Ф / 5
ТМ8-/5 о -^ У

Труда

НЧЯ зигектри 

ч есл и а
оилбаоон -

Н *и К В -2№ Ш 5 2 -6 / TC825I-SI ТсЗ-258 '3 /
К  О  * jr  г /  ч  с  с  т  В  п

________ 1________ 1\ '  \| / 1 I1 У 1 1
У С ч Н i f f  n o t * н а и м е н о в а н и е

№ 32. МП-ЭЗ, 
нс-31, н е -эгр (-Щ  
НС-311, МС-315,
м с щ н с -ш ,
млс-з1,*Щ н к з з
6С -Ц М Ш 1.И8Щ  
7М.ТС-ЗЯТС-33 
НС-3/. НС 32. 
НС-31, ТИС- 31 
1НС-ЭХ, ТИС-313

МСП-7&6Н 380*390 650*175 4 5 5 0 с С

П родолж ен и е

flo j.8 Пау.9\ П0310 П03. 11
{Ьмладлл 
подписейп 
крепление 
'TKV-J2/-69

П 03./2 П0313 Прз№
2айла
ГОСТ

H oytS Поу /6

ypOJTOIC 1 к о
ОсНюиЛЬ
ГОСТ

б о л т
ГОСТ W auffa

Ttd-H&l тз-2397\\тт,1ггт 23230-78 7798-70 59/5-70 ю ? Л г, *
й / к о  jt  и  ч е с  /о  в о

г 2 г т н I_____ г _____ II 0  I 16 16 12 Г ч
У  с  л  о ё н о е  н а й м е  н о в а  н и в

5 W 6 6 0 Д С С 35*15
испалн.З
J j j  /5 н *

м в*га
з & т H8.S011'&01М /ОМОН

Пример, условного обозначена** установки и оо&лЗхги 
преобразователей МП-ЭЗи ТС-Э2 §  утепленном ооогре баеном 
и/ксг<ри ШО-№0*800*600'. .! а.л ... tce OJ
УстановкаШЗиТСОг В шкоту шо44м*Ш*Ш ГК8-/65-81
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} 9 - 9 9 Г М 1

П о }-< П ор -2 П о р й n o j 4 Пор. 5 Пор. 6 Пор 7 Пор 8 П о у 9 Пор ю Пор 11 ПО]. 12 П оз 15 П ор М П о р ./б

Прео6раро8атем

д а в л е н и я

элект рический

Маномет р

оруж м ны и

м ет р и ч ес
к ий

О т в о д
Уст аноВка

!**Ъ &
т - а о - ц

Труба Стоика
У г о л о к Ранка д м  

надписей

Вентиль

ГОСТ

б о л т

ГОСТ

Зайка
ГОСТ Ш а й б а  г о с г

W -235-81 Ш -2 ^ -8 1 т -г з 1-8( п ш о -ъ Гк8-22б-% ( ТХ8-239-М
Крепление.
ТКЧ-521-59

Й1

779&-70 5915-70 11371-76

к  о  j r и  v  е в  0

1 /  I1 / I 1 1 \ 1 Ц 1 J 1 2 о 2 Ч 16 16 11 Ч

J / i '  JT 0  0 м о  е м о  о  к г е м  о # о м  сп 9

нп-з2 ,нп-эз,.
МС-э/>МС:32,МС-Эй 

М :Щ КС-Ж М С-Я7  

мс-Щ МПС-31,, 
NAC-3Z, МАС-Э6. 
1СЛ .М Ш 1 , 
MBC-MJC-HTMZ 
K-QHC-KHC-K, 
НС-33 ТИС-31, 
ТИС-32, тис-35.

мпэ -ми 320*390 220*135 550 С31* J40 660 55*15 челы*5
Ду15м*

М'20.$Ш мв. 5.016 А 01.016 t0.0f.0l6

Рример у сл о В н ого  обозн а чен и я  у с т о н о б к и  и  о о В я ь к и  преаорогоВо т е л я  M C-9Z и

маномет ра М П З-М И  В у т е п л е н н о м  обогреВ аем ом  ш ка ф у  Ш О -р 4 оО * 6 0 0 *6 0 0  :

У с т а н о & к р  M C -9Z  и м п э - М И  8  ш м аф зу  U /O -f4 0 O *300*600 JM 8 -4 6 6 -8 1

; S

1 -г-

и 7155
Я -ь -ё ъ
»  я°*ум.

7 M 8 - 1 6 6 ~ 6 i
Лчсч

г





\ , 9 - 1 9 М Ш . ] “ .

Поу1
Манометр
пружинный
электричес/щ/.

Роу.2
Om&oo

TX8-234-S1

Роу.3
УстаноВка 
рейки РЗ 

0 8 3  
7М8-150-Ь.

Роу Л  
Труба

708-231-81

Роу. 5 Поу.6

У г о л о к

Щ з
ТК8-226-79( К8-239-81

я о л и ч  е с т  8 о
------ z-------L  <2 | / 1 4 1 г 1 г

У  е л  о в н о е  у  а  им е но ва ни е

М ПЭ-№ 220*155 Ч 550 540 660

лшние
Роу. 7

Рамка оля , 
надписей. 
Крепление. 
ТКЧ-521-59 ^

Роу 8 

бСнтиМ  
Гост

’5250- 78

Роу. 9  
болт  
ГОСТ 

7798-70

Роу. 10 

дайка 
ГОСТ 

5915-70

Поу.Н Роу 1Z

Шайба Г0С7 

/1371-78
к о л и ч е с  т 8о

z .. 1 И \ 16 | 16 \ 12 | V
У о л о К н о е  н а и м е н о К ы н и т

55*15 иеполн. 5  
Лу 15мм

Н8*20.58.016М8.5.016 801.01& 10.01.016
<2

ч

1 $

w — у ь т ы м о ы ь и  id &  -  A

MOHOMfrnpoj» /ИПЭ-МН В у т е п л е н н о м  О оо а/> еУае мо н  
шкафу ига- Мао* 800 *660 ;
У с т а н о в к е  2 -хМ П З-М И  Iш к а ф у  Ш в - М Ш 'Ш  ТM S -<67-S i

{ Л .Ъ -83 'В Ы , 1Ш
'1зм Лист bk дохум. nojtt. Дота

7И в  4 6 7 - 8 1  ^
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Jr 8  - 8  9  Г - g H I .

По?!
Манометр

Псу. 2
Лиуоыоно- 
метр сиугб- 
сронн&й

По?3 noy.lt Поу-5 Псу. 6 По?. 7

пружинный
жктрйчес-

кий
О т в о д Установ

ка рейеи
Труда. Уголое.

@53ПЯ-гх-ЪТК8-23Ш тгзгг81 Р3 % тмеч5о-\гкз-гзм
к о л и v  е с  / п 8  о

.1 1 __1Г / 1 1_2 \\ 1 II * I! 2
у с л о в н о е н а й м е  м о е 1а м и е

млэ-ми Д С 0 -7 Ш 220**35 630 */75 У 550 540

Продолжение
По? 8  

Уголок

П 8-2Ш (

По?.9

Подстав
к а

ТУЗШТ-Ъ

По?./9  

Языка dj$ 

надписей
Kpmertut
ТсЧ-521'бЗ

По?. If

Ьентим

ГОСТ
23230-78

По? 12

болт
ГОСТ

7?38-70

П О? 13

Зайка
ГОСТ

59/5-70

По?Л По?. /5

Шайба
ГОСТ

Ю 7 1 -7 8

к о л и  w е  о  / п  5  о
. 2 -  1 7  1 2  | и  L / C  1 / 6 1 / 2 1 0

У  с л о е н о е  н а и м е н о в а н и е

660 Л е с 55*/5 ucflOfMS 
J y  /5нн м&20,580к M8S 0/6 8 ‘0/. 0/6 /0.0Ш 6

i &

У словное аоозиачени P у с т а н о в к и  и
oS S p S k u  мономе т о  о  m p3 -MU и о и ф м а н о м е т р а  ЦСП786Й
& ут епленном  одогребаемом ш ко с р у  Ш О - '/400* 600* 600:

УстаноНъо МП9‘МУ и J]СП-78 GH $ шкаф у
Ш О Ч Ш х  800х 600 ТМ 8-168-84

i Ъ б - д з ЗГЩ ТМ 8 - /6 8 -8 4 Лист

Hat Шс! ■ЙГ.Д0ЯЦХ„ Haflfu. " F





V 3 -6 9 h Q U L

% / Поу.2

DmSod
Пау.З Пар. 6 Поу.5 Поуб

Манометр
пружинный
иестриоеспл

1
?

11 Труда Уголок

К 8 -23к з/
®вз

ГМ8-/Я Щ т -2 & 8 1

0 4 3
гкв-яб-\ 1X6-239-8/

к  О  j r  a  о е  a m  СУ О
2 п П Т — I У г I -г

У слоёно е него мен о tУстное
мпэ-ми 220»  т S 550 У4о Ш

|

Продолжение
По$? 

Рамка для 
надписей. 
Крепление
7X0-62/-69

Поу&
венл?ш&

Гост

23230-78

Пор.9
Болт
ГОСТ

7798-70

Пор./о Пор. 11 Пор. 12
га й к а

ГОСТ

59/Б- 70

Ш айба

ГОСТ
1/371-78

к  о  л  о  и е с  m f f o

, I__2_J\7е |I is ГСU r
y e a r  о д  м о е наименование

55*15 исполни 
Ли /5 мм М8*20,58М М&.5. 0/6 8.01.0/6 /0.01.0/6

Уел оSиоч обозначение уст оноёма d о З ё язки  
2.~Л Миномелпроё МПЭ-МЦ § итрпленкаг* одоЗР̂ оле/чом 
шкафу ШО-ТООО* 600*500:
Установка /2* МПЭ-МН & шкафу шО-МОа*Ш‘ГЧ>1МЧ6$-$1

Т И в - Ф б З - Ы
Лиеп

"Р~



Присоединение к  импульсной Рис  /
трупе по TK4-S30-6? ^   ̂ 5

Рис.2

с а остальное см. рис А

—1

Корпус
иикаеЬо у т е п л е н н о й  аооереьаемлс  

ШО- <Ш* 800* 600 ткЬ-гоьы ??

/ЛаЕлица /
Юип при 5 o p  а

М осса уста г  
нобки Z -*  приборов, H i .

4ЗД  (1 Н - 7 2 0 26 .о
43 Д Д 44-720 и i2МП-722 30 ,S

43 ДА 44- 7 2 2 Ъ5.о

iLj/Т'ри&оры условно не показаны

4 * Р азм е р ы  О ЛР сп р о ё а к.
A измеряемом среда лреодра&аёотелЯ'

— Жидкость, 203,
ШАН-120 Рцоо 1&МПа С̂ бОлгс/сн1]  
1ЪШ-12г Ру до 2,5т о  (25кгс[см)
3. бустановке 2  отёоды поз 2  уста- 

ноё/шёать к приБорУ; излгерртщему 
Параметры ЬюиЗкости, отёооЫ поз 3- 
-  параметры , ь а з а ,

Ч. Остальные технические 
треооЁонир-по JK8-250-8i

Разроб.
Пров.

Н контр
I УТБ__

N> покум
9.Ц1ЛР

Стире С

{'тирсе

тауа
МЫ
■ ш

liuJtf Щ

В зам ен
Группа T M 8 - i7 0 -8 i
ПреодразоВатель 

^Дпноомот и чески и /ЗЛЛН  
Установка В шкафу 
ШО- 44-00*800 * 600

Лигт. Масса MoCUITOf

ТоЗЛ.1 4:/0

Лиа V 1 Листпг, Зр
777 ГА/А Ре г  У  Г№ <£23-

Qpo< доедена? ff/.GS.& Z, 8



t e - o u - V M j .

МоБлис^а £

Поз 4 Поз  2 Поз 2 . 

От вое

Поз А  
Узел 

поЗ&оЗо 
ёозЗцха

Паз. 5  

{Груба

Поз. 6 Поз.7 Поз 5 Поз. 9 Поз. 10 Поз И

Наконеч
ник

Роз. 72 Поз. 13
Условное
Наимено
вание

Рис

Преобразо
ватель
Пневмати
ческий

Отвод 7 У г о л о *  

@83

Стоика
ранка длр
Надписей
Крепление

fOpyoa Шайоа Вентиль

Г0С7

тк 6 -2 3 6 -8 1 7*8-235-81 ТИ8-М -Ц ТК8-231 -ЛТ*8-22б̂ Т*8-239-81 Тк4-324о-7/ 7*4-321-69 7960S-/753-76 ТУ 36.1121-75 23230-78
количеств Условное УслоВное М О -Л и и е  с сг> Ь- о

-т- *> наймем Вол но имело Иол 1 У 2 2 2  _ 2 У *  _ У
Уел. найми. бание бание У С  Л о 8  М О е / к а й м а н а  S o  н и , <р

, / 4 ШПН'720
ШвИ-722

If - пнп исполн. S
2 ы 720*300 2 720*3qq 2 1

550 54о 660 С6 1 * 55*15 8*1,6 8 8 Д у  /5~~
3 Z - У 1*32аомн

Продолжение тоодицы Z

Условное
наименова
ние

Роз. А  
Болт 
ГОСТ 

7798-70

Роз.15 
Райка 

ГОСТ 
5916-70

Поз 16 Поз. 17

Шайоа
ГОСТ

11371-78

hr о л и  и е с СП В о
16 16 12 У

Условное На именование

1
И8‘20.38М M8.S.016 8.01.016 10.01.016

2

Пример условного обозначения уст ан о в ки  и о б в я з к и  2 ' * лреодразоват е л е й  15 й Д 1 1 -72 2  по р и с  /  

& у т е п л е н н о м  оЬогреПоемом ш к о ф у  Ш О - гПр о  *800  *  60Q :
У с т а н о В к а  4  2 - *  4 3 Д Д М - 7 2 2  £  ш к а ф у  Ш О -Ш о*800<6О О  Т М в - 4 7 о ~ 8 '!

Ь С ' Ъ б -dI* b*J тст;:» доку*Ш Ш . т й
м. ПодаГ Цата

ТН в - 170-81





/  8  - U P  - в Ш

ЯсяаВнае
Йаиырно.
В ш и с Рис,Маш, 

кг

П о з . 4

Преаоразоба- 
щель 
давления 
пнеВмоти-  
цескии.

2

Вифнано-
м ет р

с  и л  b f  очны й

пнеВмата-
ч е с к о й .

р о з  S ' П о з  У П о з  5  

У з е л

п а оВода
Воздуха

Т И в -(3 3 -8 4
~  s — :

П о з я

fflpyoa

7 K 8 -2 U -8 I

П О З .?  П ° * 8
П о з  9 Поз. w

П о з М ~ ~

Рамка
d jr a

Н а д п и с е й .  

К р е п л е н и е .  

tK U -5 2 1 - 63

ОтВоб У 2 0  ло к  

@ 8 5  ...

Стойка Ш ст аЬк о

ТК8436-8! \1K8-23S-8I 7X8-234-01 Т К 8 -2 2 & У  ТК 8 - 2 3 8 -8 ! Тк 4-32Ао -7! ТУ26 /227-71

к  о  л  и  

4 1 4 1 0  1 2 Г  Л  1 4 1  '4  1 . . . . . У  ~ Г ~ 7 б  J  , _ L .  '  1 . ------------£ ------------
у Л й  е  н о  с*  н о й *  е  н  о  6  сг м а < г -----------------------------------------------------

1 <
J 2 JL Ш й Н -7 2 0

Д С П -7 8 7 Н

720*300 —
6 3 0 *1 ? £ / 5 5 0 sAo 6 6 0 с е / " л е с f S * 4 f

77,о 43ДЛ11- 732

Z Z
Щ Ш Д И -7 2 0 — 720*300
77,0 i b a a i i -? 2 z

i
Ё
4

&
§

-  ns*

РроВо/тже пае

УслоВное
наимено
вание

Поз./2

Юрубо

№054259*76

Поз. /3 

Наконечник

Поз. 

Шайба

Роз. 15 

Вентиль 

гост
23230-28

Поз. 16

болт

гост
7798-70

ПозХ?

Войко
гост

59/5-70

Поз. 48 Поз.43

Шайба
гост

И374-78ту 36.1 *21'75
к о JJ и а & с т  S о

4 4 й 7 8 , t* 11 6 _
1 с л  о ё И О с? н а  и ли в» н о ё а и и е

/
ПНП8*1.Ь в 8 и с п 0/!И. S м$*20 58Д!6 К$ 5.0(6 8.01,016 40.01.016

Z £*320Q** Д у  /5МГ.

Пример ycjtoSuozo обозначена р установка а одУрЗка преодрозоёотепр JSAJtH- 722 </ 
3o(f манометра ДСП- ?8 ?П nopac.Z 8  утепленном ООогреВеемом шкафу Ш0- HfOOх 80Q * SCO , 

У с т о н о ё к а  £  '/ЗДД'Н‘ 722 и ДСП 787И  8  ш кафу Ш0ЧШ*800*600 TM8 -/?f- 8 1

Т М 8 - 1 7 1 - 8 4



I . .& c J  
V  Я-fi

ост альное си  р и с i

К о р п у с  г ,
ио/софс? утепленною ооогоеоаемгЯО
ШО-7^00'300'600 Т*4- 3066 ■ ??

I *  Розм еры длр сп равок
2. L/ з м е р я е м о я  с р е д а  п р и о о р о м а :

{ З Л Я 44--720 f 4 3 Л Д 4 4 - 7 2 2  -Воз acudeocm t, ;

Ц П -7 8 1 ,Д Р -7 6 ? Р - ж и о к о ст ь , га з , п а р .

4 3 Д Д 4 4 -7 2 0 - Ру Я  о  4 6  М о  ( Ч бО кгс /см \j  
4 3 Д А Н -  7 2 2 -  Р и  В о  2 Л М П а ( 2 5 * т с /с м Ч ;
ЛП-787. £р-787р- Ру Во ЗрМОо \6 3 *re/c*2J.3. О с та л ь н ы е  т е к и а ч е с н а е  т р е о о В а н и р  -  

по ТК8- 2 5 0  - 8 4 .

Иэ1 Леа Hi аохум. Попп. Дате
Рдэреб. Вигля K /J
ilpoe. Отаяес /6/и/

'

Н.жовтр. Uтире с W x W t Ш 1
У ТВ. гиллер П н*

Взамен
Группа T№-1?Z-5{
P peoopoioSam e/)ь / 3 j  
оирмсн о метрДП-787, Д0-787Р 

Устанобка 3 шно<ру 
ШОЧ400Х600* 500
Г т  P e z / J T W - ^ 9 S  
С р о к  в в е д е н и я  <?/.& £<& ?,

Дет. Масса Масштаб
СИ-
То5/[. 1;Ю

leer / | Листа* 2

в



там а1 чайниц | адш
 W

m
h| цщ

цяид]

t 8  - г м  - в u i

Условное
Лишено-
.б/Гйи*. Рис. Массе.

кг

/ 4-22JL
76,0

Z ZЛ,о
76,0

Роз. 1 Лоз. 2
Преоорезобо- Лор но но-
menu метр
йойления пошбкобыи
пне&моти- пн ей мсти-
ческии. ческой.

П о з . 5  ' Поз. 4 Поз. 5 Поз. &

Узел

QmSod п о о б о З а /Пру о а
Воздуха

I ;§
 

*>4

|I

7*8 -232 -81 Т П 8 -/9 6 -8 1 7x8-231-81

ПОЗ.7 Поз 8

У г о л о к

0 р _________
т - 2 2 6 - т  ТК8- 229-81 tkU M o u  т у з е м т

Поз 9 

Опойка

П оз to

Поосто&ка

Поз Н 

Рам ка
o j7 ft

Подписей ■ 
Креплено*. 

7*4-52/- 63

И ГТ
Ч е л о  g  м  о  <?

гхз_ _ ____ * ___ Г . /  г  1
ц о и м < * м о ь о ы и е ZLX

ш л и - ? г о
43ЛЛ11- 722
т л и -7 2 0
И  0811-722,

Д П -7 8 7  

Д О -7 8 7 р

720*300 —

720*300
610* 115 5 5 0 5-4 о 6 6 0 С в 1 “ Д С С 5 S * i  £

Условное
паимено-
бопие

Лоз. 4.2

/Лру о а 

mOS-ffJ9'76

П о з . /г

Наконечник

П оз. 4* 

Шайоа

Л оз. 15 

8гптоль

гост
23230 -78

Л о з . 16

болт

гост

7798-70

По.3.17  

Зой ко 

го с т  

5 9 /5 -7 0

Поз. 48 По 3.4 9

Шайоа

го с т

1/371  - 7 87936.1121-75
к о Л и ц Сг с ГГ> ё  О

4 У 4 ... 18 . , * ? ____ — ____6.____
Ч е л о 6 н о  & Н О С / м* & н о 5  О м и &

.ПНР 3*1.6 8 в ucno/tK.S М8<20 58,0/6 К  8 .5 .0  /6 8.01.0/6 40,01.0 /6
£*3200м* Д  у 45м»

Пример условного ооозначени р установки и ооёпзки преодразоёотеар -/55271- 722 
дофлюномсюра ДП- 7в7 /7opuc.it. & утепленном Ой ozpeSаемом шкафу ШО- f/fOO* 800*600 • 

У с т о н о ё к о  2  /3 Я  А Н -72 2 и Д О -787 8 шко<£у и/0-4Ш*800*боо тмв-/?2 - 8 1

п —

М К б - 8 3 ж щ

llbjJflitcT Н>  лптгм. ПалЬ. Лито
Т М8--П2-81



Присоединение /(импульсной

J r ----------- - .pu.s-l
^ [хГХУУ^^ЛАХХУ

Корпус e 
шкаераитрплеингАо 00 огреб о е м&р
Ш О -  ikQQt 8 0 0 * 600  7 * 4 -  2 0 6 6 - 77

i  *  Р а з м е р ы  6л р  сп р а в о к ,

А 1)ъмернемол среда  приборам и;

Д М -Г Н  -  г а з  до 0,25МПЯ (2 .5кгс/См г)  ^

15Д Д41-720, / 3 Д Д И -7 2 2  — & с и д * о с т ь ,
газ.

Я Д А Н ’ 7г о -  Ру до 4бМПа(460кгфмгЬ 
43йД'Н~722 -Рудо 2.5МПа (25кгс(см1].

3. д е т а л ьн ы е  т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и и -
-  по ТК8-250-81

В за мен
Qp^nna 
Дифмономотр Л М ~П { и 
Р р еа дро£ >о£ а т ель /3 4 Д <1 . 

Установка* §  uJKacpy 
L U O -  4 0 0 0 *  8 0 0 *6 0 0

ТМ&-173- 81

те S/ft ins '

ГМ А Ре la! r m ^ S 3
С р о к  ё d e b e u u p  (?/■№ .&£

Лист / i Листов ' I  I1

8



48 - Я П  -9И1

: s

S|i|4 H

Условное
Наимено
вание

Поз. / Поз. 2 РоЗ.З \noiA  | Паз.& _ Поз. 6 -Лоз,?

ЛНруоа

Поз. 8 1 Поз.9 Поз. 7О Поз ■ 74 Поз. 42

А * Масса,

кг.

Hiирмоно- 
метр
ИемЬаониьш
ПНОаМОти-
ческий

ПреоЬрозо- 
о am ель 
даВланир 
лне&мати- 
чес кай-

О т в о д
.Узел 
по 38ода
Воздуха

Уголок

@ 85

Стоика

Рамка
для

наапиееи
Креоле»#

ГПруВа

Кв-732-А 1К8азйфк8-23б4 7K8-2i5-8lW-W-A ’г*8-231~й47x8-228̂ 9 7X8-239-0/7х0-32!ИН1тк4-52/-6Э T36.0S-473S96
К о Л и v  е с . т

.1 *
У  с ---------- 7 1УГ О а М О  <* . 1 2.W а и Pat ё* _______'И О G G Т Г- 2 _ 2 2

4 4 53,0 План-720 720*300
"  и б»

■---------------------
пнп
8*1,6
8»3200т

Ш 4 м - т ИМИ’ 722 630*735 830*335 4 550 5^0 бба СВ4* 55*78
о 5ЬЛ 432Й14- 72о 720*3002 6 s & о ИМ 71- 722

PpoB0J)3KtHUf

Условное
наимено
вание

Поз. 43 Поз. 4*4 Паз. 4S Поз. 46 Поз.17 Поз. 1 8 Поз. 13

УакоНеч-
ник

Шаиоа Вентиль
го ст

23230-78

Болт
гост

дайка
гост

Ша  
ГО 

14371

9 *иаа
c m

7936.7127-75 7798-70 •  То

к о Л и v  е с т 6 0

* н П 46 и Г  7В в
У  с л  о 2  м о  е п о й м а н о S а  и и с9

/ 3 в ас р о л » . 5 М8*Ю58Щ М8 . 5.016 8,01.046 40 ги пн.

2 Лу 75р,ц

Пример w tM o to  ойезначенир pcm ueugKu u 0S i ,3Klt a
npsoopoAoSamejrp к л а н -7 2 0  no рис. 1 & !/тепоенмоМ oZopeSceMOM  
ш х о ф у  U J Q .  f jpQ Qx q o q x  S O O ; r

Установка J  Д М -Г Н  и 15 йД М - f20 в шкофу 0/0-̂ 00*800*600 Т М 8 - / 7 5 ~ 8 4

4
7ТТТГТ Ж Е М Щ 1 ш ш Т М 6Ч 73-84



Рос 2.

О  В - В  .
Ост альное с * , рис-7

К о р п ус „
_ wк а фд_ утер лени 610. РОогреБо емрю
ШО- ШО* 800* 600 7x4-2066' 77

/ РоьМрры inp справок,
Z. измеряемая среда прзиоароми;
MM-ftZ- газ Ру Во ^oH0o(10krcfcM,l)j  
73ДАН-720J Ш Д Н - 7 2 2 -  жидкость^ 

г а з .

7 3 Д Д Н -7 2 0  — Ру Во J 6 M flo (7 6 0 як/см г) ) 
73Д Д И- 722 ~ Ру Во 2 ,5 МПа (25ktq(Cm J  

з . О ст альны е т е х н и ч е с к и е  m p e S o - 
В а н и р -  по  Т К 8 -2 5 0 -8 7

Ьзомея ГМ8- /74-<5У
Диф мрномет р Д М ~П 2  
u .ftp toop  а з  о вотель /З М И  

У ст оноВ ка ё  ш каф у  
Ш О - Ш О * 800*600

см ^  
Та о Л 7 :/а

Лист 4 1 Листов 2
Г71А Р е г .У Т /*р & -& & з
С ьо кг В В »Ъе них О /. & S . S g 8



Х
*

.к
Л

Л
Л

r s -  h i i s m

Чсло£ное 
НаимФно- 
Ван и  9

П о з . /
йифмано -  
метр

неноронньш 
Пнеомоти- 
чес кии

f io s .Z  
Прео8розо- 
о am ель 
да&ленир 
пиебмати- 
чес ки и .

Поз 3  | Л о з . 4  I Р о з .Б Лоз, 6  
Ввел 

по В Soda 
Воздуха

Лоз.7 Поз. 8 [Поз. 3 Поз. Со Поз 41 Поз. У 2

Рис. Масса,
кг

O m & o d ПУруда Уго/т ок

0 8 3

С т о и ка

7x6-32^0-71

Рамка
Зла

надписей
Креплена*

7x6-521-63

ГПруоа

rue nt-ilVtOt
TK8-232-SI TKSJSSti 1X8-23647/8-2i5-SI Щ -13В -Н 7X8-231-81 1х8-226-Н ткЗ-239-81

4 4
Г* &
— Г !

л  и 
1

ч е
2 2

О  О

/ Ц _  2 — 3 * *У с Л  о В -н о е н а й м е н  о  s  а м а е

/ У
ЦЦО Я ййН -720

720*300 ПИП
д*с,б

}*3 2 0 0 т

49,0
й м - п г is a a ic - m 630*135 630*315 У 5 5 0 5^ о 660 с в С 5 5 *  CS

Z
4цо 431 4 1 1 - 720 720*300Z 49,0 1 3 4 4 1 1 - 722

П родолжение

УслоВное
Наимено
вание

Поз. СЗ П оз. /4 По з.4 5 П о з . У6 П о з .17 Поз. 18 П о з. 43

Наконеч
ник

Ша'иоа Вентиль
г о с т

252 1 0 -78

Б ол т
Г о ст

Райка
г о с т

j?a j Ст7л%

Ш а
г о

J4Z74*

В оа
с т
•7 8

7 Ш , 11 2 1 - 7 5
7 7 У 8 -***

к  о Л и v е с  гг* В о

* 4 4 46 , * 10 ..8 _  _Ус л о Л н о е  На и м е н а & а  *  u  t9

/
А 8 УСПОЛИ. 5  

J y  CStm
Н8*М Я № М 8 .5.016 8.01.016 10.01.016

Z

Пример услоВ ного  о Б о л н а ч ен и р  устпоноМки и ооВ язки  даф м аном ет ра Д М -П Ц  о
преооразоВател р 4БДД44-720 по рис. У £ утепленном оЬоереВаемом 
шкафу О/О- /Ш * 800л 600!

Установка 4 ДМ-П%'и ИДДН- ПО $ w*o<fy LUO-ikOO>MO>SOQ ТМ8-47Ц-81

Ш - Л М Е Ш Ш с Ш
|Изм|Лйст1 to no«yw ПоЯл. йата т м в Ч 7 Ч ~ 8 4 3



t 8 ~ S U - 8 H l

• '■* ,,»r.̂wwr- щгщ

PucZ

M l

Корпус
(ара утепленном ооозреБоемьго 

Ш0- < Ш * 800*  600 т<4- 2066- ??

1* {озмеры. для cnpoio*.2 UiMeppeMoр среда приборами:
ДС-П, ШДИ -  жидкость, газ.
ДС-П -  Рудо 10МПо(100кгс/смг)}
/ЗДДН-720- Рудо ( j 6 0 /brcfcMlJi
Ш Л И -722- Ру до 2.6МПа (2S*rc/c/Sj

3 Б л о к  В ент ильньш  поз.хб п о с т а ё л р е т е р

З а в о д а м -  и з г о т о в и т е л е *  дирмонометроЕ.
4. Болт ы М 4 & * £ 5 -2 w m  С гайкам и и  u/ouSo- 

ми р о с т а ё л р ю т с р  с о и ф т а м о м е т р о м .

£  Остольные т е х н и ч е с к и е  тре&оВамир -  

- п о  Т К 8 - 2 5 0 -8 !

__— —
ГьЛиа Ы> яокум. Поя» Лат 1
Р&зраб. 9уг/п> ф - I WИран. Старее щцш. т

НГкоитр. Старее 'ТКЛЯСИЕ
У тв. I ё и Л Л С Р ш ш яш м

Взонен
Рруг, ТНВ-175-&<
Диермонометр ДС-П и  
преодрозоёат ель /З&ДН. 

уст  он об ко  В и /х а р у
ш а-/Ш *800* 600

ГИ Й  Рег Н T /V#-333
С рок ёВедения 0/ .0S & ?

Лит. Масса МасютаС"

СМ.
ТаоА-

8



W - S l k - Q H j .

^слоёное
наименова
ние

Поз 4 Поз г, По 5.3 Поз 4 Поз 5“ По5 6 Поз.7 ПоЗ. 8 _По з,9 \ Поз. 70 Поз 77 п°з./2
Рамка
д л и

н а д п и с е й
Крепление

fuc Маем
КГ.

Дифмано
метр
Сильфон
ный
ПнеЁмаги-

Блок
8енТш
ныи

Преооразо-
оатель
давлений
пнеВмати-

ОтВоЗ
Узел
подвода
Воздуха

Юру а а Лист Узолох

®8$

Стойко

Нескии ч е с к и и 7КЙ-232 -8117*8- 236-8!17*8-235-8! ТИ8-199 -81 7 *8 -2 3 1 -8 ! 7*8-237-8! ТК8-2?£-><* -ТКЗ-239-81 7КШ&71Т*4- f 2  f - 69
к о /г и ч ? С /п 6 в»

4 1 1 Г1. — _____ L H __ i ___ ___ i---- ----V - J г _ L.. ,3 - ' ..2----------

1 /
6ito ДС-ЛЗ

ДС-пЦ
ал-пб

h
13ДЛ11- по 720x300 55* <56S,0 /3 л а п  -7 2 2 630*П5 / 550 160*220 54-а 660 cai'

2 2 6fi0 iQMilq
« " S i

13 А Н  1 -720 7 20 *5 00~Щ(Г <заа<1- 722 —

Поз 13 Поз. 14 Поз. 45 Паз 76 Поз,17 Поз 18 Поз IS По3.20
п р о

Поз, 21
о а л э н е н и е

7103.2Z
Ус лоб нов Юруоа Йаконеч- Шайоа Вентиль Болт В о и к а Ш  айб<а
наинена-
Воние

ТУ6551759- ник гост гост гост гост 
11371- 78

гост
-7 6 ТУ36. 1121-75 23230-78 7798 - 7о 5915-76 6 4 0 2 -7 0

К о JT и  <Н е с т  s  о
4 4 - * J 6 2 /8 12 8 2

У е л о 8 м  о ? н а а  а* е м а д о м <н <?
1 ПИП 8*1.6 8 8

исполн.5

Лу<5~ Н8>20.58МH$‘55,580f6 М 8.5.016 8,о1.о16 40.01.046 8.65Г.016
2

- -

В * 3288м,

П р ч м ер  у с т н о г о  о б о з н а ч е н а ?  у с т о н о В к и  и  а б В р з х ц  д и ф м а н о р е т р *  Д С - п Ь а

ПрвоброЗоВате/тр /ВДДН-722 пафас. / В утепленном обоврвВа е мо/н иинафу И/0~ /400*300* 600:
У с т  о н  о 8 к а  j  Д С - П ^ и  4 3 Д Д Н - 7 2 2  8  ш к а ф у  Ш О ^ Ш ^ Ш О О  T M 8 -/7 S -8 1

Нэк Лис-
м ж щ
№ докук ПоАг ТМ 3-175-81

|/1нС1

_ Е





:К
 11

Ы
Н

1 9 - 9 M - 9 H L
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МП-П2МП-ПЗ,МЩНС-Р2 
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'

8 8

П р о д о л ж е н и е
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В о л ш
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З а й к о  
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а 3 7 4 - 73
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" 4— 1 46 1 4 1 46 _ 1 4 6....1 4

М8*20,$8,1 M6.S-.0ii ИЗ. 5. 046 8.0/. 046 т.04.016
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_________ Пол. 4_______ 1_____ Hot о ПозЗ\ л  о* 4- L Лоз.5 
Узе/*
па&баоа
Воздуха

Поз.6 роз-7 Поз 8 розу Поз W

Усла&мае
Наймет}.

Вание д

tfacc*'
кГ

Л.ряа5р.а&о&ате/гь
ЬаСленцр

пноЁ/чатическии
QmCa3 ГПруЪ° Уголок

®  23

Стайка
Ромка 

для л 
надписей 
Крепление

Гис. Ш-2ЪЪ-И\7К8-23$ЗКТка-235-Ц ШЧ99-Н ТКв-231-Si тк8-22бП тхЗ-239-81 г х Ь -Ш Л 7*4-521-69
К о О* (J ч  < * С  /г» в  о

----------------------£___________ L -  4 _\ 4 1 г .2 „ • * — Л — -2  „ 2

/
1 Ш — мп-пг,*иьпз/*т всагНС-(Н2,МС-ПЦ,МС-Л{£

нат.нс-щдтсщ,
МЯС-т,МАС‘ПЗ, 6С-П1л 
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1
я А . 13 ДАН-722 320*390 5А0 $60 свС 55*45
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7 7 9 8 -7 0

8 а  и  к о  
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щ каФ ац/пепж м яо обогьеВаемо/о

ШО - /400м ВО0‘бЫГтк If - 20$$ - 7?
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Услойно 
Наиме• 
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кг.

Паз./
Манометр,
Вакуумметр
МоноВакуум-
мета

Поз. Z

О т Вод 
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По ь.З |1 Поз. 4

fflpyoa 
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KosruvecT&QУсловное
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новомас Пи

Ус it q£riot
найме*
ноёание ы

Успо£иое]
Винив

Услоёное
Наимено
вание
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УсТГноимЖ tf оба мае

<!л/\

/ 4 МТ2С-7ЦНТХ7/2 260*90 2 — _ 690
2 2 f4.SЫ2С7//, oTSC'7/Z 

Ч6Т2С-7Ц. M&12C-V2 —— - 9о*ао 2 550 2 2
3 3 №_МТС-7//. МТС-711 
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- Z50
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- J L _ № /16ТС-7//. Н6ТС-7П - 40*90 1 550

7 1

Л

Продолмсение

УсроВнос,
наиме-
ноВание

f)oi5
Рамка дрр
радписеи
Кремами*
тк4-ЯИ-69

П оз 6  
В ент иль  

го ст

23230- 78

П о з 7 
Борт 
гост 

7*98-70

г 'Tzzzr~ 
f la i . 8  
З о й к а  

ГОСТ 
S97S-70

Поз. 9 1 
Ш а й о а  
ГОСТ 

11377-78
ко/тииестёо Условное 1.____ кг о р и v е с т  ёо

1 Наимено̂ Колl z * h 1 * 1 1— ЙГ~
ш&т&пп^Ш Ьанае I Уело 6 мое н о и/*** но £<iM<je\

V
2 55*15 1/С ПОЛИ $ А Н8 *20.58.0/6 Нв. 5.016 8.07.076
3А jLy tSme2

Пример услоёрого оЬозмоиемир у стан о ви  и 
йЪ Вязки порисА манометра МТС-?// S  утепренном oooipe- 
Зоемом и/кафу ШО-/400*600х$0О:

У стан овке] 4  WTC- 7 H i  шкафу шо-/4оо*доо*6оо TM8-78Z-81

* *>
2м\  plan Лисп Nt до кум. [Дета Т И  8 - < 8 2 - 3 - 1loan.



Ш0ЧШ*Ш*6<Ю 7*4-2066-77

3. Озтррем ар среда - ж и д к о с т ^  пор, Zai fy с о г л а с н о  инст рук
ции »а прибор, ноне долее 16МГ)а (76 0 *rtfcMl).
4. УстаноВку по р и с . З и 4  применять только 6  сл учае

м онт аж а прибора совместно с приборами М К  Ь7Сё Мб'С ( см. 
7МВт 2т S7 j  — л лj

5. О ст ольны е техниче с к  ие т о е б о В а н и Р -п о Т к о -а о и - o j _

1Ь /кгт Ь» яокум. Г'оад. Дата

2углР № Ц1Ч
Пров. (Утилес fitЦ ь гбю.

н. I.онтр. Стирес /ЬСпмазрэ>гъ. гилоер т

Взамен
Группа
М а н о м е т р  э к м .

шкафу 
Ш 0-Ш 0*800*£00у

Г  MR Рег.г/7 V & S 0 *

ТМ 8- i8 3 '8 t

Срок бвеоенир О

Лит. Масса

СМ. 
79 ЪЛ

, 4 1 Лис!

1 ‘70

8





В
эа

чи
а>

*
№ S 9 h 8 H ±

Услов
ное

нааме-
ноёаищьНт

кг

flo±J
Нанометр,
Вакуумметру
НонаВоку-
умметр

РозА.

ОтёоВ

№240-81

РозЗ□ Поз 4 Поз. 5  

Полоса

W6.4443-75

Поз 5
Рамка 
длр „НаЪписес

/Треплет
7K4-J2I-69

РПруВа 

Т* 8-234-84
ko/tuvecm &о HcfloSm

паи**-
мбомие

Ко»
tjcfiotnoi
Ш*ено
Ьание

Ум
ko/ruv* cmBo

4 1 4 2 _____1 —
Чслобмое наименование УсроЪное ноинмоа*

/ { i t ЖМ-4У 250*75 2 — —

2 2 i ? Окм-2 У 420* 75 550 4 350 1 55*45
3 3 s(o Окв~ ТУ 250*75 2 — — ппзоt=3B0mМ ч S,o ЖМЬ-{У 420*75 4 350 4

i

/7р о о опасение

Роз ? ПоЪд |1 Поз В Поз 401 Поз 4/ ПоЗ 421 Поз 431 Поз 44

Уело 6 мое

ноимено- Вентиль Б олт с а й к а Ш а й о а

Вомие
ГОСТ ГОСТ гост

23230-78 7798-70 5945-70 ГОСТ 44374-78 |" 7ГОТ"
Ы 02-70

К  <О Л  у Ч е  с т  5  О\
-  А... 1I. 11. *  1\ 9 L i .  1U l  11 У 11 4 .

У  С Л  О ё  И  О е н а и м е н о б о  н  и  <?

4
2 исполм.586*20

—
446.5.046

—
6.0Ш 6

— —

3
к

Д у 45м *
58.046

№ 22№ 88.5.846 8М 04Ь 8М Г М

Пример у  слоёного обозначен и/> установки и ооврзка
ПО рис. 3  монометра Э к м - 2 5  £  у т е п л е н н о м  о б о г р е в а е м о м  
ш к а ф у  ШО- ЙОО *  800* 600 •

У с т а н о В м а  3  ЗКМ-2У ё  ш кофуМ Ш 0>Ш * ВО 01М 8-483-8!

\ 12 Т М Я -  У Я Ъ - Т Ы
Пнет

sE E Тмст №  докум. 11одп, Нота * '  Ю  Ю О  07 3
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Или Лист № покум. loan.
ТМ8-/84-3 /

Тиотт



Инв̂
п̂одл̂

 no
eMC
bĵ
aje

lt
f-

3
8

 Л
ш

Ш
Ж

Условна
наимено
вание fiic

ik

4 4 6,5
2 2 6,9
3 3 V
4 4 го

По$4
м е т р ,  

воку уйметр 
ианаЬокуум- 
м е т р

П о з  2 П о з З  1 Л с * 4  _ _ П о з £ П а з  6> П оз 7 П оз 8

Р ам ка для
Q m S o d f f lp y S a надписей П о л о с а /вент иль РПруЗа

Крепление ГОСТ гост
TKS- 290  -81 Т К 8 '2 3 4 “ 3 * гк 4 -5 2  4 69 ГУ36 н а  75 2 2 2 3 0 -7 8 647-72

К о л и ч е с т в о
. 4 I 4
У с л а в м о е  наим енование

Mn4-Vf
B4)4-VJ
MbOk-V!

2 1 5 *4 7 5
ioa * 475
2 3 5 *4 7 5
400 *  475

Условное
Н аим енование

550

Кол
Условное 
найме но 
2 оное

Kofi

2 ___ —

/ 3 5 0 /
2 — —
1 3 5 0 1

< 1- г
У с л о & -н о а

*  °  л  и *  *  е  
I 2

Шпилька
ГОСТ

22032-76

5 5 *  /5
ППЗО 
К> *360#т

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Ун а ь 'а и , , ^ -

ислалн £  
Д д 45мм

М2 T1Q* 4
в-

M6*70J3

Условное
Наимено
вани е

ПозЮ Поз. 44 | Поз 42 Поз.42 I Поз 44 Паз 45

По л/л ВаиК о Шоиасг
ГОСТ г о с т

77$$-70 5945- 70 ГОСТ Н 374-7в 75ГГ $Н02-70

У  I  8  Т  Т
У с л о в н о е

мв‘2а.58,<н(>
Мб.5.016

J —...- *  I »  ■н а и м е н д В о н и е

"В .5 №
6.01.016

— —

8.04.046 8 65П046

П р и” ер  ^ л о б н о г о  о б е з н о и е н и р  у с т а н о в к и  и  о б о я з к и  п о  р и с  2  в а к у у м м е т р а  Q H / h - V f  g  
у т е п л е н н о м  о б о з р е в а е м о м  ш к о т у  LUO- /JtQQx 8QQ* 60Q :

У с т а н о в к е  £  в п 4 - v / о Lu<o<p(j ш о ч 4 а о * в о о * б о о  т и в ^ / в к - в /

t?3MЛист N» докум. Подп. Дата





№ - 99( - 8Ы1

Л  оз. i Поз,2 Л о з .З А__Л о з  4 _J Л03.5
Целебное

наимено

в а н и е
&с

М аном ет р

HQ hqI ok^
Л е /п р

д т & о д

7К8-240-81

р П р у о о

7к8 -2Ъ*-8*

Р о м *  о
для , 

Надписей
ty e n n e w t

тк4 - 3 2 Ш

1 кола асc m  go Уело & н о с y c f to in o e
\ ~ i 1 Н о и к е * о - КОЛ наи/if но* К ол ч г - 3 - ZI Мощ ное н м м е н о $ а м е & а н и е В о н и е У<П. МОиМ*-

/ ± _ МПМ- V
Я п и - а 215* *25

550 г - -
55*15

2 2
О//т • V

М йП Ч-у/ 400*  125 1 350 т
Цело Shop 

наимено

вание

Паз 6 

Нашечт

Поз,7

Шейда

Поз.З

ГПруоа

Ш05-Ш

Паз 9

Вентиль

ГОСТ
23230-78

Полю

Б о л т

ГОСТ
7798-70

ПозЦ

Ваико

ГОСТ
5915-70

П 03,12 

UJaijoct

ГОСТ 
//37/- 787036.1*21-15

К о л и  И 1е с т  6 о
2 | 2 \1_ _ _ !I. г  JI ♦ У У

У с л о § ноа нацм еиоб си а<?

1 8 8 PH/IS'14 испори У H6r70.58.W6 Мб. 5.0/6 6 .01.016

& £--3200» 2-л 15̂

П р и з е р  усл о в н о го  О о о зн а ч е н и  р  у с т о н о ё к и  и  о о ё я л к с /  

По р и с  2  М а н о м е т р а  М Л 4 - ^ /  8  у т е п л е н н о м , a a a e f e -  

$ а е /ном UJQ- ĵ QQxQOQ* £0 0 '.

$ с т а н о 1 к а  2  -М П ^ -^  8  ш к а ф у  LUO -^oq»8oq/,'-,oo т м 8- 185-84

Т М  8 - 135-  3 i



iK
iy

-v
vi

3. И зм еряем ся с р е д а -  ж и д ко ст ь , газ Ру с о гл а с н о  
инструкции но  приоор, но не долее 46МПа (4 6 0 к м jc M z) .
П. По рис.4 прибор может  рыть уст оноВмен 8  сочетании  с другими приборам и (см. ТМ 8-201- 8-t)  на н и ж н е м  уголке  

Кронш т ейна у с т а н о в к и  ( и В е р х н е м  у г о л к е  крони/теини 
уст оноВ м а З а  4  Т М 8 - /S S - 8/.
S'. О с т о м н ы е  т е х н и ч е ски е  т р е б о В а н и р -п о Т К 8 -2 5 0 т8 (

Монометр, 8акуин<-ет oj 
МонаВокууммнпр МЭИ. 

УстоноЬка & ш*оа>*} 
ШО~ М ое *ДОО* '608

L IZ ?---- L ' i f ' i z x r  ЦуМ/

Г М  А  Рег  л / 7 ~ /*Г# -3 &  5  
С р  ок 6 8еден  up  о /  0 &  <&?

о*.Tab ft + H J

Лпст X I Л|,~г„,. О ~

8



-9И1

О м А  
Манометр 
вакуумметр 
МОно§акуум~ 
татр

Поз 2/ Поз 3 1 Паз 4
Ус/toiw,
найме-
но&оние

*

Рис Раса
кг

OmSao 

тк 8 -2 *4 -в* г к a -  231-81

К  О ут и <у м с m т?О __ УслобноА
найме-
ноЁоние.

Усле&Ок•/ I1 /“И_1__ \6» H<WHP~
у с л о ё н о <? н м " * * *  м а Ь а н и е ноёанц*

1 1 S,? И Э Д 2 Ш 1
№ 222363

QRO# 1*Ю_ —
350

2 кап ~

2 г 3,9 -- 100*1*** / 1

Продолжена е

Условно,

Но имена- 
В о н о е

Поз?

Кронштейн

ТИ8-243-&

Поз,6
Ромка длл 
нвописео 
Крепленое. 
тк4-521-6Э

Поз?

Вентиль
ГОСТ

21230-78

Поз,8

болт
ГОСТ

7798-70

Поз. 9

ёоико
ГОСТ

5915-70

Поз, Ю

Ш оиоа
ГОСТ

1137178

К о л и  не  с  rr, s о
_ 1 - \ 1 \ 2. \ ~ ~ |  а 1--- 2Г~у  с л о & -н о е н а  и м е -м о 5 а н и е

i
Н5 £ 5 * 1 5 КСПОАНЗ

Д*<е~
Мвл2О580Н *8.5.016 8.01,016

2

1

С

*
6

ё

а|
•а

Пример у сл а ё н о го  обозмоуенар устано&еа а  ааоозкилсpu<J 
Манометра МЭД 223бР $  у т е п л е н н о м  ОоогреВаемом 
Ш к а ф у  Ш О - f4oo* 8 0 0 *6 0 0  ‘
Установка /  МЭй2236*i Sшкафу Ш(И4оОх8в8дШтм8-18б-81

T M Q - m - M
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- 8  N X

Условное
Haunt'
ноёание

Поь i 
Сигнали
затор

кг

11,5
114

По%2\ ПолЗ ЛОЗ.Н 1 П01З ПоЗ. й

QmSoi ГЛруВа Кронштейн

TK$-zkZ~61 ТК8-231-81 TK8-2Vi-8f
~ P ^ U V P t / T 7 8 P  ________

V г  4 I V I *  \-„2 I *Ус л о в н Q<? наи не no 5 ие

С Р Д  z 370 465
130*165

370*130
130*130

550 3 5 0 1 6 5

Л < *7 . По3.8 Поз 9 Поз./о Поз. Н
Условное Рамка Зла

З аи к аНаимено надписей Вентиль б о л т UJouSct
вание К р е п л е н и е

ГО СТ ГО С Т ГОСТ ГО СТ

ТКШ1-69 2 3 2 3 0 -7 8 7 7 $  8 -  7 0 5 9 1 5 -7 0 1 1 3 7 1 -7 8

kс о л и U  9  С  к п & О

1 ______ !I . ч  I!________2  □ I_  2  |i 2.
У е л > о  6 н о е

1 5 5 * 1 5 "
и  СП 0/9*4. £

И 8*20.58.0/6 М б .5  016 8.01.016

iZ

Про о о к  ж е н  и  е

П р и м е р  у с л о в н о г о  о о о $ н а ч $ н  и ?  - у с / п а ^ о в к и  и  

О о ё я зх ч  по р и с . %, с и г н о л и з а т о р а  С Р Д . 2 £  у т е п л е н 
ном о о о г р е о а о м о м -  ш х а  ф у  Ш О - /0ОО*300*600

У с т о н о В х о 2  С Р Д З . В ш я о ф 1/  Ш О - / к О ’ в М < т  T M 8 - W 7 - S !

"Г Г
£
|[Гы>Ьпст J* докум. | Подп. 1 Лято| ТМ8-187-81



Корпус
^асраут еплеиносо^ооогребоемоп}

Щ О - -f4oO*80O* 6&0 7*4 -2066-77

инструкции на приоор.но не долее 0.оЬМПа(ОАкгс[см)
4 По рис [прибор м о ж е т  Быть уст ановлен  о сочет ании  с друге г 

ми приборами (см, ТМ8-201-81 ) но н и ж н е м  у г о л к е  кронштейна у с т а -  ; 
ко вки  (([ве р х н е м  у го л ке  кр о н ш т е й н а  у с т а н о в к и З и у  тМ8-(95-8( Г 
а  по рис. [ н а  н и ж н е м  уголке  кронш т ейна у с т а н о в к и  4V*8-/95-di.

5 Остальные технические тредоВдни л - по Т*8-250-81

I* Размерь̂  для справок.
В. Л-размер до оси рядом стоящего приЪора поТМЗ-20'l-Qi 
3. Измеряв мар среда-жидкость, газ, Воздух/у согласна

Взамен

Лист
-’«араб.
Пров.

№ докум'
: $ E i E. nvrvp* f f l i

Зр уп п о ________  t
Д а т чи к -рел е  АН, й.7, ЯД, 
ДНТ, Дон,

Установка в  шкофу 
ШО- i9o0*800* 600

IM S-(8 8 -8 1

Н. л ри тр . Z"у-тТ̂- ГМЙ P e e У  Т т - 3 9 3  
ю к в  в е д е  нал O J .Q S S g

Пп. Мвеев,
См
Tafjt. 1‘Ю

Лии /— I, Листа ё

8



н - т - ъ ы ±

У с л о в н о е

н а и м е н о 

в а н и е

Л ° г . 1

Д а т ч и к -  р е л е  

н а п о р а '  m s i u ,  д а В л е н и р

П  o s .  2 П о з . 5 Г  Л о з М П о з . 5 П о з . 6 П о з ? П о з .  8 17 о з 9

Ри с. М о щ
О т  B o d f t l p y S a

Винка 8 * /  

Н а д п и с е й

Р >ен гп и н б & 0 л г п 2 а н н с 1 Ш о и З а

кг
К р еп л е н и е г о с т г о с т г о с т г о с т

----------------------------------- -----------------  к  а
1

7 /8 -242 -81

г — <z—

тк 8 -

и  у 4
8 3 1 -8 1  

<? с
г ---------- " ' - и

77(4-3X1-69

ГГ) g
Г " 1 , " 1

2 5 2 3 0 - 7 *

— £ —р —

7 7 9 5 - 7  0

Г --------г----------

5 9 1 5 -7 0 Н 3 7 1 -7 8

6 J

у с  - п о ё н о е  

Д Н -Ь О . Д Н -Ш 'Д Н -М / Л Т -Ь о ,  Д Т - f Q O j  Ц Т - f 6 0 .  
й п н - ш .  д т -  т о

н  а  

{ 0 0 / 1 6 5

1
и  /*т с *

1 _
Iн  а

_____ t _______
Ь а  н

£
и  е

8 ш .  *

1 У J L Z Л ц -2 5 0 . й н -щ  ДН-600, ЛТ -250. Д Т - Ш  Д Т - Ш {0 0 / 1 8 5

и
ДН-ЮОО, Д Н -йЬо, йН-ZSQQ. Д Н -Ш Ь .Д Т -iOQQ. AT -I6QQ .

1 B S 0 Q ,  Щ 'Ш О .  Д Ш :  Д Д - f. о,' ДД-1. 6 ;  А Д -2 5 . Д Д -4 { 0 0 / { 0 5

П л &

Д Н -Ч О .Ц Н Ч Щ  д н - ш .  Д г - Н  ДТ-W Q , Ц Т - { 6 0 ,  

Д о н - 100. д т - т
1 0 0 /1 6 5

3 5 0 5 5 0 5 5 4 5 и с п о л н .5  

Д  у  1 5 *ш
Н Ш .3 1 Л Н W .S .0 1 6 6.01 016

Z j t j L М  A  50 f Л Я -4  Ой. Д н  -  600. Л 7 -1 6 0 . л  7.4 00. А т -600 t o o *  13S

Ъ ,о
А Н -ю о 6, д н -  1боо' 4 M -2SQ0,4 8 - ^ 000j t r - 1000' j r -  1боо  

LЬ -iS O O  .А т -Ч о о , м -  O.S. м - 1 0 ;  А Д -1 .  S . М А Д А М
Ю о х ю 5

& Д н - Ч ^ н - Ю о ^ н - Ч о ,  д т -Ч А т -  {о о ,  д г -  1бо,

Д п Н -1 0 0 }  Д Н Т -1 0 6
1 0 0 *1 6 5
______

5 3 W А Н -Z S O  j i n -b o o .  J h - 600. А Т - г  SO. А 1-  Ьоо. д т - б о о 100*  « 5

4,(7 Д Н -1000, Д н -1 600,А Н - 2.500, ДНАООО, Ат-100 0, 4 1Ч6ОО, 
Дт- Z soo . Дт- Ь о о о , Д й - 0 . A A A — 100* i ° s

Пример услобьо-из оВозНачйни» установка и o5i*i*u порис.З до~чц«а-реие напоре* ДН-250

6 у/пеллечнон оЪ оърЛ**"0"  tofcxpy Ш о-М оо*800* 600 :
У  с т а н о в * . 5  A H ’ ZSo & U )0 -H,0 0 *8 oo* 6 0 0  ТП 8 -Ш -3 1

Нэь Пнат № оохум. Попп. Оите. Т М  8 - 1 8 8 - 8 1



Т/!
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1 *  Роъмеры длр спро&ок 
Z, А -р о л м с р  до оси р о д о м  ст оящ его приоерапоТМ в-201-81 
3. Узтеряемоя среда- жидкост ь, пор, ЮЗ Ру согласно  инструк

ц и и  на приоор, ноне Ъолее 4бМПо (460 кгс/сн*) 
k Остальные технические т р е о о В а н и р -п о 7 Х 8 -2 5 0 -В 1

\В зам ен
Zpunnd 
МапОметрЗКИ, 8окуунн(тр 
дКЬ'Моноеакуумметр Окне. 
УстанаВна В шкафу 

ШО-1000*600*500

Т М б - 1 8 9 - 8 1

7W1Л5 НИИ ШЯр̂ц.дя еэтяи■ ш ш  шш  |£2* ЙИВ^Я 15ЙС7! ШП

1 *Г Т Д # £ К £Ш

Тит.—
4,6~ С /0

утщЛ ^  ? е г И Т № -3 9 3  
Ы т С о с к  i& eotHupO/.0S. 82 8

i

1!
нв

> 
по

ля
. 

П
од

пи
сь

 и
 e

ai

\a
if-

 у
з

 
1

Я
Ж

&

4 9 - 6 8 P S N 1

О с и
Момомелзр,
Вакуунметр1
МанаВокуум-
метр

Л оз.2

ОтВод

ТХ8-240-8/

—О оуЛ | Поя А n o s S
Рамка

для
наЗлисед
Крепленое
п Ь -в г п э

Лов, 6  

Вентиль

ГОСТ

23230-78

Л1ру5а  

7X 8 -231 - 81

к  о  ут и  ц  ? с лПг-о■-- 1---1-- L— J__ i - A T T — r - j — 1 !>—У с /г  о  6  мI— е---- <-! и* г, £  „  iJ
экмчУ'Ж м-гу  
экь-1у  
9км 6-18

400x75 К О  SSO 5 5 *4 5 ucna/rH-S
Ду 45мм

Пол 7

болт

ГОСТ
7738-70

П оз 8

Раи ко
ГОСТ

5945-70

Поз 9

Шаиоа 
ГОСТ 

44371- 78

К о л и ч е с т в о

~ 4  I Т ~~| ~
Ч с л о ё  н о  е  н о а м е н о б о н и е

М$>20.58,0/6 Мб.5.0/6 6.0/.04 6

Рример у  слоёного ооозноченир устоноВки и оо Вязки 
Вакуумметра Э Х & - /У В у те п ле н н о м  оЗогреВоемом 
иикоеру Ш О -4000* £ 0 0 х £QO ;

У с т а н о В к а  ЭК£> -4У  В  илсофуШ0-4000*600*500 ТМ8~ 489-81

-----1---- " (ЛистI Г М 8 -4 8 9 -8 /  Г ГIhhМнетN'» локум. Подл. | Ддтл



t 9 - o 6 t - e * i . |
_J_----------- Присорйинриив к  _^  I

u
4. *  Размеры, для спроВок.
2. f i - размер до оси рядом  стоящего npuoopo no TM3-201-31,
3. измеряемая среда-рейдк ость, пар, газ ftj согласно ин- 

стронции на приоор, но не оолее jSМПа ( 4$0 игс/смг].
4 Остальные т ехнические  /пред о  В а н а р - по Т К 8 ~ 2 5 0 -8 1 .

В зам ен  
в р у п п а ТМ 8-190-81
Манометр MOV- у/
вакуумметр в П У -Я /
М анобакуим т ет р М В П У - Я!

У с т а н о в к а  6 с и ко ф и  
WOH ООО У в 00* SOO 7
ГМ Я Рег У Г Л 7 & -3 9 3  
Срок 8 Ведения O S .0S .gg

Лит. Массе Масштаб

6А 41 fФ,

llU
B>

fc 
по

дл
, 

|П
од

лн
сь

 И
 д

ат
а 

|В
эа

м
ы

ш
а.

№
 |

И
нв

.М
 д

уб
л.

 |
 П

од
пи

сь

19-061-8HL

Поз 4 
Манометр. 
Вакуум
м ет р, 
МОноВакуу* 

метр

ЛоА 2. 

От Вод 

ТЛ 8-240-81

Поз.з\Г Паз 4 0*3.5 Поз. 6 Поз*

/Пруда

VC8-231-84

Рамка 
4л  Р .  надписей 

Крепление 
{*4-32Н 9

вентиль
ГОСТ

23230-78

fttpyBd
ГОСТ

617-72

1 к  о >1 а с m В о
-  Г  ЛГ у  1Г '  *  11 /  11 4 1С г  чL L  *

У е л о * § м о е» м а й м е н а ь о н и е

МпЬ- у /  

Вп4- я/ 
Ш4-Я!

НО* 475 350 550 55*15 испори. 5  
Ду15м~

мгтм*4
■£ а 47мм

Р родалм сем ие
Поз 8

Шпилька
ГОСТ

22032-7$

Поз 9 

Войко
ГОСТ 

5915- 70

Поз. 10

Ufauod
ГОСТ

Н37П78

К о л и ч е с т в о
4 a 1 8

У Слое мое наименование
\

Н6*?О.ЗЪ М6.5.0/6 6.01.016

*3
$

П р и м е р  у с л о ё м о г о  о д о з н а и е м и р  у с т а н о в к и  и  
О д ё язн и  мономет ра Ш 4 -  V/ 8  у т е п л е н н о м  одо го е 8 0 »Мл 
ш косру Ш 0 -1 0 0 0 *  $ 0 0 * 5 0 0 ; ‘ ' ° М

У с  т о  но  8 к о  МП А - // о ш к а б у  Ш8-/ООО *500*500 7И  8-19 О- g j

-11эм|Лист|№ ДОкум^ И одп. | Дпто | т м б -  т - 8 1



и

l  Размеры, длр спроВок
2288-разм.ер до оси ря дом  ст оя щ его  пяеВмотическогд прибора 

3, изм еряем ая с р е д а -ж и д к о с т ь ,  пар, г о з  /у с о гл а с н о  и н 
ст р у к ц и и  но  прибор, но не оолее  16МПо ( <банг<./смг]

М Остальные т егнические  /п р е б о В о н и р -п о  Т К 8 ~ 2 5 0 -8 1

В за м е н
Г р у п п а
Манометр МПЧ-ч 
Вокуунметр ВПЦ- V 
Моно Вакуумметр Л18Пк-У

У с т а н о в к е  6 иикобги  
10 -1 0 0 0  н е б о  ж s o  о  *

ТМ  в - 1 9 1 - 8 1
Лит. Масштаб

6А
1 Листо

4:10
в 2

ГМ Я Р п  л/T/V S - 3 3 3  _ 
Срок В ведения  О/. 0 £ . 8

В
за

к
н

и
в.

 №
 I

 И
ив

-№
 п

уб
л.

 [Л
ги

ш
иг

ь 
и 

пн
та

l - S - f g f  - 8 U L

ПоьА Л  0 3 . Л П оз.З  \I Поз. А- По 3 .5 Поз. 6 Поз?
Наномет р,

Вакуумметр,
МаноВакуун
м ет р

От 8 од (П р у да
Рам ко  

О лр  , 
надписей 
Крепление

Нокояечш». Щаиоо

Ш -2 ко -8 1 ТВ 8 -  231 - 8 1 TBAS2HS m c . i w - t s

><  О  J t и  и  е  с ГГ) б  (о__ t___ 1Г. А_____11 . / 1i ~< ; 1 IL". 2 Г ~ Г ~
у с  л  о g н о  е н о  и н е н о в о  н  и  е

МПУ-1

ВПП-У
MQ04-V

410*125 350 550 55*15 6 6

П р о д о л ж е н и е

Поз, 8 Поъ.Ъ Поз. 10 Поъ.11 Л  оз,12

т руба

7У Ш -Р59К

ВвнтирЬ
ГОСТ

23230-78

болт
ГОСТ

7738-70

Войко
ГОСТ

5315-70

Ш оиоа
ГОСТ

11371-78
к  а  л  и у1 е  с  гп ,ё о
____2____ I____ к____ I J*. I1 ч

У с л о ё  м о е ■ м о и м е н о б а н и е

ПНП8*1,(,

£ :  т „

испорн,5 
Л у  15*п

МЬЩ58№ М 5 5 Ш Ь.01.016

Р р и м е р  у с л о ё Н о га  о5оз мочения уст он оВ ки  и  о о В я зн и  
м оном е т р о  М Л Ч -<  В у  т е  п л е н н о м  О О о г ,р а 6 о е м о м  
ш к о ф у  Ш О- Ш 0 * б 0 0 * 5 0 0 :
У  стонов ко МПМ $ шкафу ШО-{000*680*500 7И8- <91- 8 <

7W - 1 9 1 - 0 1
П а с т

<9
И - ,1 Л и с J b f l n \»Trt
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ат
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Ии
в.

№
 д

уб
л.

4 .

I * Р а з м е р ь » .  д л р  с п р а 8 о к

2  / ? - р а з м е р  д о  о с и  р я д о м  с т о я щ е г о  п р и б о р а /> о Т М 8 -2 0 1 ‘
3. и з м е р я е м а я  с р е д а - Ж и д к о с т ь ,  &а$ &  с о гл а сн о  инст руку1- j 
на приЗор, н о н е  дол ее  / 6 М П а  С /б О м п /с А ).

* f - О с т о л ъ н ы е  т е х н и ч е с к и е  т р е Ь о ё а н и я -п о  Т М З - 2 5 0 'в {

взамен
З р у п п а W 8 -192-81

Иэ1 Л.
Раараб.

М аогум.
дмгля
Compel

Поат

Ш
ш щ

Цни
Хин

М анам е  я щ £ а к ч у м * м * пР. 
м а н а д а к у у м м е т р  MOJL 

У с т а н о в к а  8  ш к о Ф у  
Ш О~ /0 0 0 *6 0 0 *6 0 0 .

л ИТ Масшта*

'
Лист / 1 Листов a

81 ТТГжонтр.ттн: t,/nuOfC т ь Ш \ Щ  Гер / т р ? $ -3 9 3 _ 
и ^ Р ш и  Урал в ед ен и я  О / 0 5 . &Z

цше
тдщ̂

иш»
.

ПоЗ<
Манометр,
& 0 *у ун н *гг,р.
маноёакуУН-
метр

Роз 2  

Отбод

ТХ8- 2*U -81

Роз 3
р П р у б о  

ТК8-231-81

Поз U 

КрОнштеиХ

Г К 8 -2 4 3 -8 1

Роъ 5  
Рамка для 
наОписец . 
крепление

Тх4-02>-69

П о д 'Ь

Вентиль
ГОСТ

2 32 30 -78
а  л  и ч <е с  m  6 а ' --

-1 L— ±__ щ __1-- X __1__ 1 2--- у е л a  S н  о  е н а й м е ’ м О 5  <3 н  и  е

МЭА 2236U
МЭЛ егзбб

/1 0 *1 ^ 0 3 5 0 / / 5 5 5 *  15 исполн 5
Ду '5~~

Продолжение
П о з 1 П о з е П о з Я

Б о л т

Г О С Т

7 7 9 8 -7 0

2 о и К О

Г О С Т

5 9 / 5 -7 0

Ш а й о а

Г О С Т

Н /3 7 1 -7 3

К О Л и  а  е  с  т  8  о

2  11_______* _______ 1\ 2

У с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

Ш * 2058016 M8.3.Q16 а  0 / .0 / 6

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  у с т а н о в к и  и  о б д л з м и  

/ н а н о м е т р а  М д А 2 2 3 6 5  8 у т е п л е н н о м  о о о г р е В а е м о м  

ш к а ф у  Ш О  -  / 0 0 0  *  $ 0 0 * 6 0 О . ’

Устоно8ко МЗМ22365 /  шкафу <y/dk000*6QQ*5QQ TM8-T9Z-81

Eli -** яокум . Т М З -/ 9 2 -8 /



W - £ 6 t - 8 H I S-Д f i - f i
JfrucoeountHue *  импульс-

'нын трудам no 7x4-550'57 °

' J(pjomi/meuH 
A  _ ТУстоноёко 7Н$-/$6ЧН

К о р п у с
uJxa<pa. уГепленнОГа_рор_греёо ем oca

Ш О - 100 0*60 0*50 0  7K 4 -2066  -7 7£ z A
ОрчЬор УСЛОВНО не показан

i r *

Е

j£?

№ . 1

Согио/илотар
р а зн ост и

— ----------- Тс : л  о & м о  е  нi а и  м  е м  а £  а и  и  <?
7

СРАЛ 110*165 Н о *  160 550 360 165 5 5 *1 5

Поз.2 | П о з З П о з Л | Д о з .5 П о 3 .6 Поз?

От Воо П 7 р уд а Кронштейн
Ранке 3x f 
надписей 
Креплен#

Т К 8 -0 4 2 -8 1  
: о  л  и  и  ~

Т К 8 - 2 3 1 -8 1
г» б  о

ТК8-244-81 7x4-52/-63

П р о д о л ж е н и е
P o i.8 Поз. 9 П оз. 10 Поз. (1

Q e n m u (ib Б а х т В о  U К о Ш оиоа
го ст г о с т Г о с т г о с т

2 3 2 5 0 -7 8 7798 -70 5 9 1 5 -7 0 11371- 78

К  с ' Л  и ч е с т ё о

H H Z ] 1 2  1\_______2 ________I__ 2__
S' с л о  8  н о  е н а й м а н о  £  а  н и е

ОСП О  ЛИ. 5 M8p20.58.018 м 8.5.016 3.01.016

Д у  15тп

1*PaiMepbL dSP с п р а в о к
& .Д - р а з м е р  6 а  о с и  р я о о / *  с т о я щ е г о  
приоора . п о  Т М 8~ 2 0 1 -8 1
5. У з м е р я е  м а я  среда- В озд ух  га в  

- Ру до д(63МПа (6f5> к г с р м * ).
4. О с т а л ь н ы е  т е х н и ч е с к о е  т р е о о В а -

нир- по ТКЪ-250-81

Пример у с л о ё н о г о  О о о з н о н е н и я  у с т а н о ё к и  и  aSВ я З к и  с и г н о л и -  
з а т о р а  О Р Д ,  2. В у т е п л е н н о м  оВогребоемом шкаф у Ш О -ГО0О*600*500", 

УстоноВко СРД.2 В ш к а ф у  ШСМООО*%00*£(№ 7М8Ч93~ 81

\ I
| I
I I
| I
И Лист Попп. Пата
| р ; араб. ЯгТгГ Х Й Ш

Пров. С т и а е е fjrflM Ф»r i
J

Н. джгр. Ст еоес Ч Ш Г 2 Я Ш

Взамен
Р р ч п п о
С и гн О / Ш З о т о р  р о з -н о сТ с
б о В л е н и й  СРД.2 

У с т а н о ё к а  В  ш к а ф у  
Ш О - 1 0 0 0 *6 0 0 *6 0 0

Г М  в - 1 9 3 ' S i

r m  Ре, У  ТМ  8 - 3 3 3
Дно. Лист. /

8



1 8 - 1 / 6 / - 9 И 1
~Б-б (bimaiUUUtJUL к  импильенаа
[ I / т дЧ А Д -М  TX 4-M 0 67

f H L

Корпус
'ш ^Ф я№ *м ?*«ага_о5егре-

1 в м о т Ш 1 Ш *б д д ± 5 0 0
ТКЦ-гОб$-77

1 *  Размера для спр а во к .
2> Й -р а зм е р  до о с и  р я д о м  ст оящ его  npuoopa no  jM 8 - Z 0 l- 8 j^  
3. 1/змеряе/чая с р е д а -ж и д к о с т ь ,  газ, в о з д у х  Ру с о г л а с н о  
и н с т р у к ц и и  н а  п р и д о р ,Н о н е  д о л е е  0,о4М Па(0,М -кгс(с*?)ч 

А  О ст альные т ехнические  т р е Ь о ё а н и р - р о Т К в - 2 5 0 'g f

[Л и п  приберег м а с са  л 
установки,

МН-ЬО.ЛНЧОО.ДНЧбО^Г-Т/О,
~ ДГчоо,дтчбо,дт- юо. д п т ч о о ь
ДН-250,ДН-40О,Дн4б00,ЛТ-25Ц
ДТ-Ш ,ДТ-бО О

ДН-Ю00,ЛНбО0уО/-2500,ДН-*О00

з ,  гЖ г ч т л г ч т д г - г я ю м - ш о
М -0,6;М Ч0-.М Ч£)Л Л -2Я М Ч>
ЛТ-/ОМ,Д7-1600,Д7-2ЯЮ,Д7-4000

moS/uuaZ
n o j. /

Jem vvK-реле, налрро, 
т аги, оа&ления

rto j.Z
OmSbd

Лоу.З
труба
П В&М

Лоу.З,
Rteikacbt,
чадлиееО.Kp&vewtW-S2/-69

ffoj.5"
Вентиль

ГОСТ
23230-78

Лор. б
Болт
ПС7

7798-70

Ло? 7  
7оика

ГОСТ
55/5-70

/70J.&
Шайба

ГОСТ
1ЯГ/-7В

< O JT L/ ¥  e с т О О
t 1I t  1\ * _ / 11 г 1 г 1nznГг

у с л о в н о е н а  о лг е м  o c a  *x и  e
лн-4о .м -т , мн-160 
ДГ-ЩЛ-1ЩДТЧ60, ' 
дпн-юо, jH r - m

150465

/М-250, М-НОО, JH-600,
дт-25з,м-т.дт-т /50455 350 55*18 испам.5

Ду/5мн
N8*20.
53.016

М8.5.0/6 3.0/.0/6
ju-mo^iH-/soo,JH-2Sco, 
j h -4000. JT-moM-tsoff. 
■&т-25СО;ЛГ-1>ш, ЛЛ-0.6-. /50*105

Ppvnep pcj7o&#?o о&оун0 </ен<аг устанобки и обблуки батииеа-р*- 
Je налсра J//-400 8ул?ег?леннолт обогребоемом иткоуу 

Ш 0 - т & * № * 5 М  '
Гс/оаноЗга J76- WQ8 и / к с / р у  ШО- /ооо* Ш* 5 //о гм8-/94-3{

l̂ftul/iii Л! ват" Пт.J jojl.
ГМ  8 -№ -3 1

Л ист

2
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И
нв

It
 д

уб
л.

 I 
П

о
дп

и
сь

 н
 д

а
та

№ - 9 6 1 - 9 Ш Ю9

&знерь1
мм Поз.В Поз. 2 По$Ъ Роз 4 П о з.&

Уио£ное

Рис. н Hi Мосса
КГ

КроншПом борт £<зйка
Г О С Т

5 9 1 5 -7 0

Ш а й о  О.

в  поймешь
8ание Т К 8 -2 4 5 -3 1

ГОСТ

7796-70
ГОСТ 

М 3  71- 7 8

ГОСТ
6902-70

К о  л  и Я О с т  & &
2 , 11_ _ _ _ з 1 1_ _ _ _ l J .  8  1\ в

^ с л о ё н о е н  о и * *  о н а  £ а н  и  е
... У

i
по 3 26

£ W5 № 24 6 8 0 M8H&58.0I6 М8.8.01 6 8.01.0/6 8.65П0/6
3 о 3 3 5 326
4 А> 730 129

1$

Пример условного обозначение у сто *о 8 к а  
кронштейнов по рисЯ С размерами Н*555м*и #/*326нн.& 

утепленном одогреВоемом шкору ШО- f4oo* дйО* Ш

Кронштейн. УстаноВка 3  ТМЗ-  / 95-81

*(►“ _____________ _̂_______
1эм|Лист %У> докум. Подл.

Т М 8 '1 9 5 ~ 8 1
Лист

I



Я-96>-8и± Корпус
Ш к а срдутепле-ннОГО 0009peBatt±OCC

й - Л  / ШО- <000* 600*000 тк4 - 2066-77

Б -Б

По.з.< п о з . г <7оз,3 ~ ~ 7 ш П n o s .S ’

Кронштейн Б о р т З а й к а Ш а й о а

ГОСТ ГОСТ

7Г8-246-81 1798-70 5 9 1 5 -7 0
го с т

41571-78
ГОСТ

6402-70
к о л и н е е : т  ё  о

г  1\ 8 1 ~ в — 1Г ~ ~ 8 ~ 1 1 .. 6
У с  л  о  §  н  о  с н о й  к1  е н а В о н и е

510 M8xf6.58.Of6 М8.5.0Гб 8.01.016 865Г.016

У сл ов н о е  од  озн а че н и е  у с т а н о В к и  к р о н ш т е й н о В  В  
утепленном ооогреВоемом  ш к а ф у  Ш О - /ООО*6 0 0 *5 0 0 :

Кронштеин. У ст оноИ ка 7 М 8 -196-Б 4

1 * Размеры для спроёок.
В. Остальные технические трёооВания- поТК8-250-84

Рал раб 

Прш .

N> поиум.
&/глр
Старее

&и/.п о р е е  М х ш  1±

Дат!
IflUl.
шт

tin
Ю.11Я1

В зонен
ё р у п п р T M 8 - m - 8 i
К р о н ш т е й н .  

у ст о н о В к а  В шкафу 
ШО- <000*600*500

Г№ Ре г >7 ТМ 8-393
Срок ЗВеденир oj.QS.Sp

Лит. Масса Масштаб

0 170
л.ICT I Ластов <

5
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сь
 и

 л
от

а

> 8 - Ш - 8 И 1

£

Рас А
ft- ft _QuaJL

Остольмое см.рис i

!  * Роз м еры  для Справок

2. О ст альны е т е х н и ч е с к и е  т р е о о В а н и р  -  n o V C S -2 £ 0 -81

Раздав.пр̂
УтлГ

la aj Ласт »  аоаи.
Щ 2Ш .Ш ц о ецасс.

^rnuicsL. [сbjctien.

JQsflO-
mш & ш

iiaJtf.

0tIdtf'

<tui\

S ia n e H
£ p y n n c r

К р о н ш т е й н .
Установка S шкафах. 
Ш 0 - 4 Ш *  800*500 и
Ш О -W O Q *  5 0 0 *S 0 Q

T M 8 - W - 8 1

Г М  А  Р е г Н Т М  8-393
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