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Настоящий отраслевой стандарт устанавливает условные гра
фические обозначения энергетического оборудования в схемах, вы
полняемые вручную или автоматическим способом.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общие требования по выполнению схем — по ГОСТ 2.701—76 и 

ГОСТ 2.704—76.
Все условные обозначения оборудования в схемах выполняются 

без масштаба, но с соблюдением соотношения через модуль схемы 
(т , 2 т , З т , 4 т  и т. д.), который принимается в зависимости от 
размера схемы (т = 1 0 , 20, 30, 40 мм).

II. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

Условные графические обозначения оборудования в схемах 
приведены в табл. 1.

III. ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ
ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ

Условные графические обозначения трубопроводов и арматуры 
приведены в табл. 2.

Обозначения, установленные государственными стандартами, 
даны в справочных приложениях 1, 2, 3.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Таблица 1

Наименование Обозначение

1. ОБОРУДОВАНИЕ ТУРБИННОЕ И КОТЕЛЬНОЕ

1.1. Цилиндр турбины однопоточ
ной или газовая турбина (высокого, 
среднего и низкого давления)

1.2. Цилиндр турбины двухпоточ
ной (высокого, среднего и низкого 
давления)

1.3. Компрессор газотурбинной ус
тановки (высокого, среднего и низко
го давления), турбокомпрессор, тур
бовоздуходувка

1.4. Турбопривод (привод меха
низмов собственного расхода)

о,5т
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

1.5. Котел паровой, водогрейный

1.6. Пароперегреватель первичный, 
промежуточный *

1.7. Экономайзер*

2. ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ

4 Обозначения пароперегревателей и экономайзеров на схем е помещают внутри или 
снаружи обозначения котла — в зависимости от схемы и типа оборудования.
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

2.2. Конденсатор поверхностный — ч  1 ---------двухпоточный i
1 X  7 > Д  j s iVi

ч*
СЧ|
1

ж

i i
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Продолжение табл. I

Наименование Обозначение

2.5. Редукционно - охладительная 
установка (РОУ)
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П родолж ение табл. /

Наименование Обозначение

3. ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

* В зависимости от типа реактора на схеме указывают то количество петель, которое 
имеется у обозначаемого реактора.
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

с указанием количества петель*

В
<*
<5Г

2 ,4  m

3.3. Реактор типа РБМК

1
2

к

З т

3.4. Парогенератор реактора ВВЭР

• В зависимости от типа реактора на схеме указывают то количество петель, которое 
имеется у обозначаемого реактора.
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Продолжение табл. /
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Продолжение табл. 1

3.12. Деаэратор I контура

3.13. Деаэратор II контура См. п. 2.6
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Продолжение табл. I

Наименование Обозначение

3.14. М онж ю с Т

&
C4J

(  п
^  J Б 1

^ 2т ^

3.15. Аппарат контактный

■ UJU
UU

J
2т

 
г*-

--
--

3.16. Спринклер
11

а
Б

3.17. Колонка разделительная
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

3.18. Сепаратосборник
—

ft,
i

m

3.19. Испаритель турбоустановки
|V -  «{

1
m

3.20. Сепаратор - пароперегрева
тель промежуточный (СПП) односту-
ггаштатии ^ 1 /

1

ПсНЧа 1ЫИ

f
vT

i

L

1
J 75m

4. ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

4.1. Аппарат направляющий

095т

4.2. Шибер, плоский затвор (на 
угольных течках и т. п.)

• Если сепаратор многоступенчатый, позицию 1 повторяют в зависимости от числа сту
пеней.



Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение
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Продолжение тайл. 1

Наименование Обозначение

4.8. Лючок смотровой и шуровоч 
ный

4.9. Лаз

т

4.10. Клапан взрывной
/ ^ — £

0 ,5 т———Н

4.11. Бункер кускового топлива: 2
1 — бункер;
2 — ленточные конвейеры

4.12. Бункер пылевидного топли
ва (длина бункера определяется чис
лом пылепитателей)

о

7П

о ,5  т
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4.13. Питатель ленточный, скреб
ковый. пластинчатый

4.14. Питатель дисковый

4.15. Питатель винтовой (шнек)

4?
4.16. Питатель лопастной

й
4.17. Питатель барабанный, бара

банно-скребковый £
<5Г
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Продолжение табл. 1

4.18.

Наименование Обозначение

Весы автоматические 6 0  Q

4.19. Питатель ленточный с авто
матическими весами

4.20. Мельница шаровая барабан
ная

v r

4.21. Мельница молотковая с ак
сиальным подводом воздуха

4.22. Мельница молотковая с тан
генциальным подводом воздуха
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4.23. Мельница валковая средне- 
ходная

4.24 Мельница роликовая средне- 
ходная

4.25. Мельница шаровая средне- 
ходная
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Наименование

4.26. Сепаратор механический

Продолжение табл. 1

Обозначение

4.27. Сепаратор центробежный

4.28. Мельница-вентилятор с сепа
ратором

2 77?

Т

0,6 m

£
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Продолжение табл. I

Наименование Обозначение

4.29. Сепаратор инерционный
77?

4.30. Циклон

4.31. Циклон батарейный
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4.32. Фильтр матерчатый

4.33. Коробка воздухораспредели
тельная для одного вентилятора

4.34. Коробка воздухораспредели
тельная для двух вентиляторов с пе
реключающими шиберами
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4.35. Труба-сушилка:
/ — труба;
2 — колчеданный мешок

4.36. Электрофильтр двухполь
ный *

4.37. Золоуловитель жалюзийный

* Если электрофильтр многопольный, позицию 1 повторяют в зависимости от числа 
электростатических полей.
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Продолжение табл. I
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Продолжение табл. /

Наименование Обозначение

4.41. Горелка тангенциальная (по
ворот улиток в соответствии с истин
ным положением)

4.42. Горелка муфельная

4.43. Сопло сброса у
/

щ
7
✓

4.44. Осветлитель
27?7

п
1 1 
11

___1__1___ V *

1 1< 

' to
\  1 ! /

» 1 
и S '

V .

< г >720°
1Я 717̂
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Продолжение табл. 1

Наименование

4.45. Удалитель углекислоты 
карбониэатор)

4,46. Смеситель воздуха

Обозначение

АА

1 2737 *

4.47. Мерник, мешалка гидравли
ческая m

ii

V

4.48. Мешалка с механическим пе
ремешиванием

$
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4.50. Делитель пыли

4.51. Заслонка перекидная

4.52. Фильтр электромагнитный 
для обезжелезивания конденсата

т
1

в<м
1

1
2 т
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Продолжение табл. 1

Наименование Обозначение

4,53. Фильтр: Однокамерный фильтр
механический — М; 
натрий катионцтный — Na; 
водород катионитный — Н; 
анионитный — А; 
обезжелезивания — Fe; 
смешанного действия — ФСД; 
намывной — НИФ; 
ионообменный параллельно
точный — ФИП;
осветлительный вертикальный— 
ФОБ;
сорбционный угольный — ФСУ

HI (1£
7777777) vT

1 f
1

ж 2,5m s

Двухкамерный фильтр

£
«О
счГ

7Z7777.

777777}

1
2 ,5  т

Трехкамерный фильтр

е
777777

777777,

777777

1
2 ,5 т

П р и м е ч а н и е .  В верхней части обозначения фильтра после буквенного обозначения 
римской цифрой указывается ступень.
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Таблица 2

Наименование Обозначение Примечание

1.1. Пар

1. ПАР, ГАЗ, ВОЗДУХ

•  •

1.2, Пар свежий

1.3. Пар промперегрева # • #

1.4. Пар производственно
го и теплофикационного отбора 
(противодавления)

1.5. Пар переменного давле
ния нерегулируемых отборов, 
растопочных линий

1.6. Пар замасленный

1.7. Паровоздушная смесь, 
сдувка

« *

1.8. Газ

19 Газ доменный * -------- * -------- *

1.10. Газ коксовый, искус- .... f  ф f
ственный

1.11. Азот ------------- N г  1"""

1.12. Углекислота У

1.13. Воздух

1.14. Воздух сжатый

Толщина линии 
0,8—1,5 мм

)

Л

Толщина линии 
0,2—1,0 мм

2. ВОДА

2.1. Вода питательная

2.2. Вода сетевая, подпиточ- 
ная

2.3. Вода сырая, техниче
ская, циркуляционная

Толщина линии 
0,2—1,0 мм
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

2.4. Вода коагулированная +
\

2.5. Вода осветленная О

2.6. Вода Na-катионирован- 
ная N a

2.7. Вода Н-катионирован- 
ная

2.8. Вода анионированная

Н

А

2.9. Вода декарбонизирован-
ная

2.10. Вода H-Na-катиониро- 
ванная

2.11. Вода подкисленная

д

H N а

2.12. Вода химобессоленная 

2 13. Вода химочищенная 

2.14. Вода промывочная

-  Х1 

■ X

- /7

Толщина линии 
0,2—1,0 мм

2.15. Вода промывочная 
п овторно используем ая

2.16. Продувка непрерывная

Н -----  /7 +*■

2.17. Продувка периодиче
ская

2.18. Конденсат

2.19. Конденсат замаслен
ный (замазученный)

2.20. Конденсат зажелезен- 
ный

/ 7 ----------И --------

Ж
Н

2.21. Дренаж, переливы и 
сливы

О О
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

2.22. Дистиллят испарителей ------i —  и, — f —

2.23. Дистиллят очищенный ------------ и  ------------ Толщина линии 
0,2—1,0 мм

2.24. Проба на лаборатор
ный анализ

-------------  л  ------------

3. РЕАГЕНТЫ  И РАСТВОРЫ РА ЗЛ И ЧН О ГО  СОСТАВА И НАЗНАЧЕНИЯ

3.1. Кислота серная

3.2. Кислота азотная

3.3. Кислота борная

3.4. Кислота соляная

3.5. Кислота щавелевая

3.6. Кислота лимонная

3.7. Едкий натр

3.8. Едкое кали

3.9. Аммиак (гидроокись 
аммония)

3.10. Гидразин-гидр*ат 

3.1 L Известь гидратная

3.12. Известь хлорная

3.13. Сульфат алюминия

3.14. Сульфат железа (же
лезный купорос)

3.15. Нитрат кальция

КС

НА

К б

КХ

к  щ

К Л

ЕН

ЕК

ГА

. г г
ИГ

И Х

- С А

- С Ж

НК

3.16. Карбонат натрия (со
да кальцинированная) КН

Толщина линии 
0,2—1,0 мм
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

3.17. Хлорид натрия (соль ------------ Ун '
поваренная)

3.18. Фосфат натрия (три- ■" Ф Н  -----------
натрийфосфат)

3.19. Перманганат калия ------------ ПК  -----------

3.20. Нитрат натрия ----------- н н  -----------

3.21. Сульфат натрия ----------- - СН ------------

3.22. Цитрат аммония ------------ ЦА  -------------

3.23. Полиакриламид ------------ ПА  ------------

3.24, Пеногаситель ------------ ПГ —---------

3.25. Раствор кислый дезак ----- 1-----К Д  -------1-----
тивирующий

3.26. Раствор щелочной дез -----*-----Щ Д  ------ f -----
активирующий • ft Ш

3.27. Раствор соли Толщина линии
0,2—1,0 мм

3.28. Раствор фосфата — /—  ф  — *—

3.29. Раствор коагулянта — t—  г  — t------

3.30. Остаток кубовый ------------  А -------------

3.31, Кислота концентриро к
ванная

3.32. Раствор кислоты — t—  к  -----*-----

3.33. Раствор кислоты, пов — # —  к  — и ----
торно используемый

3.34. Щелочь концентриро ------------ щ  -----------
ванная

3.35. Раствор щелочи — t—  ш. -----*-----

3.36. Раствор щелочи, пов — и ------ Щ — н -----
торно используемый



Стр, 30 ОСТ 108.001.105—77

Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

4. ГИДРОЗОЛОУДАЛЕНИЕ

4.1. Пульпа гидрозоловая, i i i i i i
гидрошлаковая, гидроугольная, I* | Г 1.... Г  I 1
шламопроводы ! Толщина линии 

0,2—1,0 мм

5.1. Масло

5. МАСЛО И МАЗУТ

— и---- и-
5.2. Топливо жидкое (общее 

обозначение)

5.3. Мазутопровод циркуля
ционного разогрева

5.4. Мазутопровод основной 
всасывающий

5.5. Мазутопровод рецирку
ляционный

5.6. Мазутопровод напорный

5.7. Присадка жидкая

I --------- 1

-  ми, —

—  МВ  —

МР

м н

п ж

Толщина линии 
0,2—1,0 мм

6. ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ И ПЫЛЕСМЕСИ

6Л. Топливо твердое

6.2. Смесь пылевоздушная

6.3. Смесь пылегазовая

7. ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОСНОВНЫЕ

7.1. Бобышки или штуцер 
для:

ТС

термометра сопротивле
ния ТС

тп

термопары ТП
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

РТ

ртутного термометра РТ

манометра М

отбора проб ОП

байпаса Б

воздушника В

дренажа Д

обеспаривания трубопро
вода О

М

оп

в

А

7.2. Репер для контроля 
ползучести

Р
♦ -

7.3. Натяг монтажный

Н М

7.4. Граница проектирова
ния

; с
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

7.5. Указатель температур
ных перемещений “ И г

7.6. Заглушка - н р —
7.7. Полугайка для гибкого 

шланга
— в

8. О БОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫ Е ТРУ БО П РО ВО ДО В И ПАРАМ ЕТРОВ
СРЕДЫ

8.1. Диаметр условного про
хода

8.2. Размер трубы (наруж
ный диаметр п толщина стен
ки)

8.3. Материал трубопрово
дов

8.4. Размер прямоугольного 
сечения трубопровода

8.5. Параметры пара

8.6. Давление пара

8.7. Давление пара макси
мальное

8.8. Отбор пара (порядко
вое обозначение)

Ф №

Ф152 х 10
Ф 152x10 12Х18Н107 

Ф№  Ш18Н9 
11000 х 1600

Р -  90, t -  150 
5  ± 1 к г с / с п 2

9. АРМ АТУРА ТРУБО П РОВО ДН АЯ

9.1. Клапан регулирующий 
«до себя» -нА з—-

I
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение ' Примечание

9.2. Клапан регулирующий 
«после себя»

9.3. Регулятор уровня пита
ния с поплавком, встроенным 
в сосуд

i 1 f  -
9.4. Регулятор уровня пита

ния перелива с выносной по
плавковой камерой зП '

9.5. Задйижка с гидропри
водом

9.6. Клапан обратный с гид
роприводом Юз

9.7. Клапан обратный за
щитного устройства ПВД

9.8. Клапан сбросной с гид
роприводом

9.9. Прямоточное устройст
во турбины

0,
 В

т

1

—
1 ;

0,6 т
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Продолжение табл. 2

Наименование Обозначение Примечание

9.10. Пароприемное устрой
ство конденсатора (7)О

4 0,8т

9.11. Диафрагма или сопло 
расходомерное — с

Ф0,8т

9.12, Клапан стопорный, 
стопорно - регулирующий, от
сечной (П )

Фт



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  В С Х Е М А Х  О Б О З Н А Ч Е Н И Я  У С Л О В Н Ы Е  
Г Р А Ф И Ч Е С К И Е , П Р Е Д У С М О Т Р Е Н Н Ы Е  

С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И М И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы М И  
С Т А Н Д А Р Т А М И

Наименование Обозначение Г осударственный 
стандарт

1. Генератор трехфазного 
тока

©
ГОСТ 2,722—68

2. Генератор постоянного 
тока

©
То же

3. Электродвигатель пере
менного тока трехфазный © То же

4. Электродвигатель посто
янного. тока © То же

5. Возбудитель © То же

6. Охладитель жидкости 
или воздуха

ГОСТ 2.780-68
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Продолжение

Наименование Обозначение Государственный
стандарт

7. Нагреватель жидкости 
или воздуха

- Ф -

ГОСТ 2.780-68

8. Охладитель и нагрева
тель (снаружи ромба изобра
жается трубопровод охлаж
дающей или подогревающей 
среды)

То же

9. Охладитель с впрыском То же

10. Сепаратор (водоотдели
тель)

То же

11. Конденсатоотводчик 
(конденсационный горшок)

То же

12. Фильтр-влагоотделитель:
с ручным спуском кон
денсата
с автоматическим спу
ском конденсата

То же

13. Фильтр для жидкости 
или воздуха

- ф -

То же

14. Бак:
под атмосферным давле
нием 1____________1 То же



Продолжение

Наименование Обозначение Г осу дарственный 
стандарт

с внутренним давлением 
выше атмосферного
с внутренним давлением 
ниже атмосферного (ва
куумом)

L _ J  

)________ (

ГОСТ 2,780-68

15. Насос постоянной про
изводительности

Ф

ГОСТ 2.782-68

16. Насос с регулируемом 
производительностью

$

То же

17. Компрессор поршневом, 
винтовой, ротационный

Ф

То же

18. Вакуум-насос

Ф

То же

19. Насос ручной

< Ф

То же



Продолжение

Наименование Обозначение Г осударственный 
стандарт

20. Насос шестеренный ф ГОСТ 2.782-68

21. Насос винтовой i То же

— ЛЛА1
22. Насос лопастной центро

бежный -d
То же

23. Насос струйный (эжек
тор, инжектор, элеватор водо
струйный и пароструйный):

общее обозначение 

насос водоструйный

насос • пароструйный

<!cg-
-4-э-
-4s3-

То же

я

24. Вентилятор: 

центробежный

осевой
<3?
®

То же



ОСТ 108.001.IQS—77 Стр. 39  

Продолжение

Наименование Обозначение Государственный
стандарт

25. Насос кривошипно-порш
невой

__ L ГОСТ 2 .7 8 2 -6 8

\
26. Соединение трубопрово

дов т  |

ГОСТ 2.784—70

27. Перекрещивание трубо- То же
проводов (без соединения)

+ -

1
1

28. Конец трубопровода с
заглушкой: I

общее обозначение 1 То же

фланцевый -н
резьбовой -а »

29. Соединение элементов
трубопроводов разъемное:

общее обозначение
— Ь- То же

фланцевое
— h -

штуцерное резьбовое — Е- *

муфтовое резьбовое -



Стр. 40 ОСТ 108.001.105—77

Продолжение

Наименование Обозначение Г осуда рственный 
стандарт

30. Переход, переходник, 
патрубок переходный:

общее назначение
о

ГОСТ 2.784—70

фланцевый и То же

штуцерный
K t

я

31. Компенсатор:
общее обозначение Л То же

П-образный
л .

•

лирообразный *

линзовый

- 0 -

32. Шайба дроссельная, су
жающее устройство расходо
мерное (диафрагма)

\ / То же

33. Сифоны различные (гид
розатворы) 1Л л Л

То же

34. Опора трубопровода:
неподвижная —X — То же

подвижная (общее обо
значение)

т

п
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Продолжение

Наименование Обозначение Г осу дарственный 
стандарт

шариковая ГОСТ 2.784—70

направляющая " Т " То же

скользящая г г Н п

катковая тт п

упругая
~ Т

*

35. Подвеска:

неподвижная
I

То же

направляющая
Х

и

упругая
L

п

36. Детали соединений тру
бопроводов:

I1

тройники различные То же

Л



Продолжение

Наименование Обозначение Г осударственный 
стандарт

крестовины различные 1

— |— ̂ — л ГОСТ 2.784—70

колена, отводы с различ
ными углами г г г То же

разветвитель, коллектор, ____ 1______  __ 1 а п
гребенка 1 1

37. Подвод жидкости под 
давлением (без указания ис
точника питания)

►----------------- То же

38. Слив жидкости из систе
мы

----------------- ► То же

39. Подвод воздуха (газа) 
под давлением (без указания 
источника питания)

t>---------------- То же

40. Выпуск воздуха (газа) 
в атмосферу

---------------- > То же

41. Трубопровод гибкий, 
шланг

То же

42. Вентиль (клапан) за
порный:

проходной X ГОСТ 2.785—70

угловой То же

трехходовой JF
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Продолжение

Наименование Обозначение Государственный
стандарт

43, Клапан обратный (кла
пан невозвратный):

проходной ►<3 ГОСТ 2.785—70

угловой * То же

П р и м е ч а н и е .  Движение р а
бочей среды через клапан должно 
быть направлено от белого тре
угольника к черному

44. Клапан предохранитель
ный:

проходной То же

угловой

А
45. Клапан дроссельный IS1 То же

46. Клапан редукционный в То же

П р и м е ч а н и е .  Вершина тре
угольника должна быть направлена 
в сторону повышенного давления

47. Клапан воздушный ав
томатический (вантуз) V То же

48. Задвижка 1*3 То же

49. Затвор поворотный ш То же
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Продолжение

Наименование Обозначение Г осударственный 
стандарт

50. Кран: 
проходной 03 ГОСТ 2.785—70

угловой & То же

51. Кран трехходовой То же

52. Вентиль, клапан регули
рующий:

проходной То же

угловой 4
53. Клапан запорный' бы

стродействующий :

на открытие сЙ То же

на закрытие ей *

54. Воронка спускная t ГОСТ 2.786—70

55. Сетка приемная без кла
пана й То же
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Продолжение

Наименование Обозначение Г осударственный 
стандарт

56. Сетка приемная с клапа
ном

ГОСТ 2.786—70

57. Аппарат выпарной ГОСТ 2.788-74
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

С правочное

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАСОСОВ (ГОСТ 2.782—68) 
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ГОСТ 2.722—68)

Наименование Обо значение

Насос с приводом от электродвигателя пере
менного тока

(*)-©

Компрессор с приводом от электродвигателя 
переменного тока

фнэ

Вентилятор (дымосос) осевой с приводом от 
электродвигателя переменного тока

( ^ } = о

Насос лопастной центробежный с приводом от 
электродвигателя переменного тока
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

ПРИМЕРЫ ОБОЗНАЧЕНИЯ АРМАТУРЫ (ГОСТ 2.785—70)
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ (ГОСТ 2.722—68) ИЛИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ (ГОСТ 2.724—68)

Наименование Обозначение

Вентиль с электроприводом переменного тока < 9

1 Ж 1

Задвижка с электроприводом переменного 
тока 0

т

Клапан регулирующий с электроприводом ©

С Ж 1

Вентиль . с электромагнитным приводом

Клапан регулирующий с дистанционным уп
равлением от электропривода

1

Вентиль с замком &
Клапан запорный быстродействующий с элек

тромагнитным приводом
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