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ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
КАМЕРЫ ВОДЯНЫЕ ЗАДНИЕ ЧЕТЫРЕХКОДОВЫЕ ОСТ 108.101.107—76

С ПЛОСКИМИ ДНИЩАМИ Введен впервые
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 27 декабря 1976 г. N9 ПС-002/9623 срок 
действия установлен

С 01.01.78 

до 01.01.63

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется иа водяные задние камеры пароводяных подогрева
телей.

2. Конструкция и размеры водяных задних камер должны соответствовать указанным на черте
же и в табл. 1 и 2.

3. Материал трубы (поз. 2) — Труба АСтЗпс5 ГОСТ 10705—63 ИЛИ 8696 74 при D„ ^  720.
При DB ̂  426 'допускается применение бесшовных труб по ГОСТ 8732—70.

4. Материал перемычки (поз. 3) — ВСтЗпсЗ ГОСТ 380—71.

*  Размеры й/1я спрабоя И'̂ тт52бч-еа-73~ы(а
/щ ш

5. Длину перемычки уточнить по действительному внутреннему диаметру трубы (поз. 2).
6. Сварку производить электродами типа Э42 или Э46 по ГОСТ 9467—75.
Пример обозначения:

ЗАДНЯЯ КАМЕРА 02 ОСТ 108.101.107—76
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Стр. 2 ОСТ 108.101.107-76

Таблица t

Обозначение задней 

водяной камеры

Поз. I 
Днище по

ОСТ 108.5ОО.1ОЗ—76 
Кол. 1

Поз. 2 
Труба 
Кол. 1

Поз. 3
Перемычка по 

ОСТ 108.101.107-76 
Кол. 1

Обозначение А . X $,
мм

Длина,
нм

Масса,
кг

Размеры,
им

Масса,
кг

01 ОСТ 108.101.107—76 01 ОСТ 108.500.103—76 245x7 3,29 6x80x230 0,86
80

02 ОСТ 108.101.107—73 02 ОСТ 108.500.103-76 325x8 5.00 6X80X308 1,16

03 ОСТ 108.101.107—76 03 ОСТ 108.500.103—76 377 X9 90 7,35 8X90X358 2,02

Таблица 2
Размеры в мм

Обозначение задней 
водяной: камеры D А D, В Ь d К Масса,

кг

01 ОСТ 108.101.107—76 302 274 245 98 18 14
6

14,5

02 ОСТ 108.101.107—76 400 362 325 104 24
18

29,8

03 ОСТ 108.101.107—76 454 420 377 120 30 8 47,7

ОСТ 108.101.107-76
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