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УДК 621311.22:621.643 (083.7) Группа Е26

О Т Р А С Л Е В О Й  С Т А Н Д А Р Т

КОЛЕНА ШТАМПОВАННЫЕ Д Л Я  ПАРОПРОВОДОВ ТЭ С  ОСТ 108.327.02—82

К ОН СТРУК Ц И Я И РАЗМ ЕРЫ

ОКП 31 1312

Взамен О СТ 24 327.01 в части 

Р я  о ч =  140 кге/с м 2, t =  560°С , 
Рвом =  140 к г с /см 2, 1= 545°С

Указанием Министерства энергетического машиностроения от 04.06.82 №  ВВ-002/4628 срок действия 
установлен

с 01.01.8Б 

до 01.01.96

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящ ий стан дар т распространяется на ш тампованные колена, и зготовляем ы е из труб и 
трубных заготовок, для паропроводов теп ловы х электростанций с абсолю тным  давлением  и тем 
пературой пара:

р  = 13,73 М П а (1 4 0  кгс/см 2) ,  ( =  560°С ; 

р =  13,73 М П а (140  кгс/см 2) , ? =  545°С ; 

ц =  4,02 М П а (41 кгс/см 2) ,  / =  545°С .

2. Конструкция, размеры и материал колен долж ны со ответство вать  указанны м  на черт. 1. 2 
и в таблице.

3. Ш там пованные колена, изготовляем ы е по настоящ ему стан дар ту , разреш ается применять 
при Невозможности использования в схем ах  паропроводов гнуты х отводов.

4. Толщину стенки на внеш нем и внутреннем обводах следует контролировать на всех
коленах.

5. О стальны е технические требования —  по О С Т 24 .125 .60 .
6. П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  колена ш там пованного исполнения’ 02 с у сл о в 

ны м  проходом £>у =  3 0 0  мм

К О Л Е Н О  Ш Т А М П О В А Н Н О Е  300 02 О С Т 108 .327 .02 .

7. Пример маркировки: 02 О С Т  108.327.02 Товарный
знак

Иад«ни* официальное Перепечатка воспрещена 
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С. 2 ОСТ 108.327.02—82

\ / Ы )

Черт. 1

Остальное — см. черт. 1

Черт. 2
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О С Т 108.327.02— 82 С. 3

размеры, мм
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R * Материал 
(марка, ТУ)

/> =  13,73 М П а (140 к гс/см 2) ,  <=5 6 0 °С

200 | 273 36 | 284 273
± 1

203 |+0 ,72| 350
± 5

3 1 , б| 3 2 )4 5

300 ] 377 j 50 | 394 377 281 | + 0 ,8l| 450 44 ,3)43 j 60
90°

350

р —13,73 М П а (140 кгс/см 2) ,  f = 5 4 5 °С

200 273 32 284 273

250 ®5 38 334 325

4

1

600 630 28 680 650

± ;
211 - 0 , 7 2  350

4-5
2 7 ,3  28 38

251 | + 0 , 81 j 400 

/> = 4 ,0 2  М Па (41 к гс/см 2) , t = 5 4 5 °С

3 2 ,3  33 45
90е

450

3 5 0

400

15Х 1М 1Ф  
Т У  Н —3 — 460

15Х 1М 1Ф  
Т У  14— 3 — 460

576 +  1,00

165
383

148

220

228 30° 470
352 45° 700
491 +  5 3 2 ,0 55 65 60° 850 15Х 1М 1Ф  

ТУ  108.1267 940

850 90° 1400

• Рдомеры для справок.
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С. 4 ОСТ 108.327.02—82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ указанием Министерства 
энергетического машиностроения от 04.06.82 № ВВ-002/4628

2. ИСПОЛНИТЕЛИ
П. М. Христюк, канд. техн. наук; Д. Д. Дорофеев, канд. техн. наук (руководи
тель темы); Г. Н. Смирнов (руководитель темы); Л. Н. Жылюк; В. Н. Шанский; 
Н. В. Москаленко; Д. Ф. Фомина; Г. А. Мнснрьянц; В. Ф. Логвиненко; 
Ф. А. Гловач; А. 3. Гармаш; Н. Г. Мазин; А. С. Шестернин

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Государственным комитетом СССР по стан
дартам за  № 8256850 от 09.09.82

4. ВЗАМЕН ОСТ 24.327.01

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который 
дана ссылка

Номер пункта, подпункта, 
перечисления, приложения

ОСТ 24.125.60—89 5
ТУ 14—3—460—75 2
ТУ 108.1267—84 2

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (1992 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4

Срок действия продлен до 1996 г. Изменением № 4, утвержденным 
письмом Минтяжмаша СССР от 27.12.90 № ВА-002-1-12060.
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