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Рассмотрев Ваше обращение, специалисты института сообщают, что 
устройство ниш, пазов и борозд, выполняемых в соответствии с СП 76.13330 
«Электротехнические устройства. Актуализированная редакция 
СНиП 3.05.06-85» не должно приводить к снижению предела огнестойкости 
для конструкции, в которой они устраиваются.

Определение предела огнестойкости строительных конструкций 
устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания при 
стандартном температурном режиме до наступления одного или 
последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции 
предельных состояний по огнестойкости, с учётом функционального 
назначения конструкции, в том числе при выполнении в данной конструкции 
ниш, пазов и борозд.

В соответствии со статьёй 87 Федерального закона от 22.07.2008 
№123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 
конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний или 
расчетно-аналитическим методом по методикам, установленные 
нормативными документами по пожарной безопасности.
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