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МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА’

Начальнику НТД 
АО «Нанософт»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г, Балашиха,
Московская область, 143903 
Телефон: (495) 521-23-33 

Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99 
E-mail:vniipo@. mail.ru: http://www.vniipo.ru

Рассмотрев Ваше обращение от 28.11.2018 года №28/11-1, сообщаю мнение 
специалистов института.

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
НПБ 111-98* «Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования 
пожарной безопасности» распространяются только на АЗС, запроектированные и 
построенные до вступления в силу СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные 
заправочные. Требования пожарной безопасности». При проектировании, 
строительстве новых и техническом перевооружении действующих автозаправочных 
станций, предназначенных для приема, хранения моторного топлива и заправки им 
наземных транспортных средств, следует руководствоваться положениями 
СП 156.13130.2014.

Кроме того, информация об отмене приказа МЧС России № 316 от 18.06.2003 
года «Об утверждении норм пожарной безопасности» отсутствует.
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