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Настоящий руководящий технический материал PTM4-23I-90 

"Системы автоматизации технологических процессов. Схемы элект

рические принципиальные. Требования к выполнению. Обозначения 

.условные графические многопозиционных устройств" содержит при

меры выполнения условных графических обозначений многопозицион

ных коммутационных устройств, иллюстрирующие требования 

ГОСТ 2.755-87.

Приведенные примеры охватывают широкую номенклатуру пере

ключателей, выключателей, наиболее часто применяемых в системах 

автоматизации технологических процессов.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Примеры построения графических обозначений мно

гопозиционных коммутационных устройств оазируются на тре

бованиях ГОСТ 2.755-87 "Обозначения условные графические

в схемах. Устройства коммутационные и контактные соедине

ния".

1.2. Многопозиционные коммутационные устройства

на принципиальных электрических схемах проектов автомати

зации должны изображаться в соответствии с указаниями, при

веденными в табл.4 ГОСТ 2.755-87.

1.3. В общем случае переключатели со сложной комму

тацией, например, многопозиционные с фиксированными поло

жениями и о самовозвратом из отдельных положений следует 

изображать ниже приведенным способом:

В примере:

вертикальные штриховые линии - положения рукоятки 

переключателя (пять положений);

цифры 1,2,3,4,-5 над штриховыми линиями - условное 

цифровое обозначение положений рукоятки переключателя, 

соответствующее поясняющим надписям, наносимым на изделие,



PM4-23I-93 С.З

например, "ДИСТ", "МЕСТ", "АВТ". Условное цифровое обозначение 

положений рукоятки должно иметь соответствующее разъяснение на 

свободном поле схемы. Вместо условных цифровых обозначений по

ложений рукоятки над штриховыми линиями можно проставлять сами 

посняющие надписи "ДИСТ", "?ЛЕСТ", "АВТ", либо положения рукоят

ки в градусах 0°, +45°, +90°, и т.д., если они вписываются па

раллельно основной надписи;

цифры над кружочками на сплошных горизонтальных линиях 

(например,— &—) - обозначение выводов контактов переключателя);

утолщенная линия | на штриховой линии (положении ру

коятки переключателей) ,где х - функция выключателя - позиция за

мыкания соответствующих контактов;

обозначение фиксирующего меха

низма по ГОСТ 2.721-74; 

черточки над обозначением фик

сирующего механизма на верти

кальных штриховых линиях поло

жений перключателя - положения 

фиксации переключателя.

В приведенном примере показано условное графическое обо

значение переключателя, имеющего три фиксированных положения 

(2,3,4) и два нефиксированных (1,5) с самовозвратом из положе

ния I в 2 и из положения 5 в 4.

1.4. Обозначения фиксирующего механизма и положений фик

сации переключателей изображаются только в тех случаях, когда 

переключатели имеют фиксированные и нефиксированные положения.

При построении изображений переключателей, имеющих толь

ко фиксированные положения, обозначение фиксирующего механизма 

и положений фиксации показывать не следует. Например, если бы 

переключатель, показанный в п.1.3, имел не три фиксированных

положения, а все пять, то его нужно было бы изобразить следую-

< & 3 Н £
I I I

r ~rN^ r i
1 1 I

i l l 1 
I I I | I
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щим образом:

1.5. Многопозиционные переключатели, у которых позиция 

замыкания соответствующего контакта при одних и тех же по

ложениях переключателя меняется в зависимости от перемещения 

рукоятки переключателя слева направо и справа налево, изоб

ражаются следующим образом (на примере условного графического 

обозначения переключателя ШЛО с контактом 9j):

-ns°-30* -4? О»

Вертикальные и горизонтальные линии, цифры, кружочки 

и (X) в приведенном условном графическом обозначении пере

ключателя имеют то же назначение, что и в примере пД.З.

Перемычка ( ) у штриховой линии положения рукоятки 

переключателя указывает на новую позицию замыкания контактов, 

которая возникла в результате перемещения рукоятки переключа

теля влево или вправо от какого-то исходного положения с пос

ледующим возвращением ее в это положение.
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Перемычка располагается слева или справа от 

штриховой линии положения переключателя ( ближе к ней) 

в зависимости от направления перемещения его рукоятки 

( слева - при движении справа налево и справа - при дви

жении слева направо ).

В примере: в исходном положении 0° основная утол

щенная линия размещена на линии положения рукоятки; 

в этом положении замкнуты контакты Т-3. В положении +45° 

замыкаются контакты Т-4. При возврате рукоятки переключа

теля в положение 0° контакты 1-4 остаются в замкнутом 

положении ( вместо контактов 1-3 в исходном положении ), 

на что указывается перемычка, расположенная слева от ли

нии положения рукоятки 0° ( движение рукоятки переключа

теля было справа налево ),

Далее при переводе переключателя в положения 

-45°, -90° и -135° замыкаются соответственно контакты 1-3, 

1-3 и 1-2. При последующем обратном переходе в положения 

-93° и -45° контакты 1-2 замыкаются, на что указывают 

перемычки, расположенные справа от этих положений рукоят

ки переключателя ( движение рукоятки было слева направо ). 

При возвращении переключателя из положения -45° в исходное 

положение 0° снова замкнутся контакты 1-3.

1.6. Расстояние мевду вертикальными штриховыми 

линиями положения рукоятки переключателя, а также между 

горизонтальными сплошными линиями, на которых расположены



С. б PM4-23I-93

его выводы контактов, может быть произвольным в зависи

мости от требований наилучшей компановки и изображения 

принципиальной электрической схемы, но не менее 3 мм.

Т.7. На свободном поле схемы допускается помещать 

таблицу замыкания контактов переключателей.

При применении на схемах переключателей с простой 

коммутацией таблицу замыкания контактов не приводят.

1.8. При использовании таблиц замыкания контак

тов, приведенных в настоящем материале, следует иметь 

в виду, что нумерация неподвижных контактов переклю

чателей, указанных в названных таблицах, в конкретных 

типах переключателей будет сквозной по всем пакетам и 

начинаться с верхнего контакта первого пакета и про

должаться против хода часовой стрелки.

Например, в переключателе ПМ0Ф45-ДП, имеющем 

пакеты 223344, первый пакет с типом контакта 2 имеет 

нумерацию неподвижных контактов 1,2,3,4, а второй па

кет с этим же типом контакта 2 имеет нумерацию непод

вижных контактов 5,б,7,8 и т.д.

1.9. В данном материале приведены структура услов

ного обозначения переключателей, а также примеры записи 

их условного обозначения при заказе и в конструкторской 

документации. Условное обозначение переключателей, в 

общем случае, должно состоять из слова "Переключатель",
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сокращенного обозначения типономинала переключателя, 

обозначения климатического исполнения и номера техни

ческих условий (ГОСТа).

В данном материале согласно ГОСТ 2.755-67 при

ведены квалифицирующие символы, поясняющие принцип 

работы коммутационных устройств. Так на приведенных 

в материале примерах показаны функциональные прзнаки 

коммутационных устройств, например:

3) контакт переключающий с ней альным положе

нием с самовозвратом из левого положения и без возвра-

|> а
та из правого положения

1) контакт без самовозврата

2) контакт с самовозвратом <1 ;

4) контакт выключател
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2. П Р И М Е Р Ы  Г Р А Ф И Ч Е С К О Г О  0 Б 0 3 Н А -  

Ч Е Н Е Н И Я  М Н О  Г О П О  3 И Ц И  О Н Н  Ы X  

У С Т Р О Й С Т В

2.1. П е р е к л ю ч а т е л и  п а к е т н ы е  МК

2.1.1. Структура условного обозначения типоисполнителей 

переключателей

МК XXX - ХХХХХХ /  XX - XXТ Т Т  — Г - _  . I L _  малогабаритный
переключатель
/

I----------------------------СВФ - с сигнальной
лампой в рукоятке с 
самовозратом и фикса
цией;

1ВФ - с самовозратом и 
|фиксацией;

Ф - с фиксацией;

В - с самовозратом;

________________________  разделительный знак;

-- --------------- цифры (обозначение ти-
йов подвижных контактов!

------------- разделительный знак;

--------- обозначение типа рукоят
ки;

---- разделительный знак

*— обозначение климатичес
кого исполнения

Пример условного обозначения переключателя: 

"Переключатель МКФ-444444/МХП-8сУ31 ТУ16-526.127-80
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2.1.2. Схема замыканий контактов различных типов 
при различном положении рукояток согласно ТУ16-526.127-80

Т а б л и ц а !

Ла/>о*се-ме/оу-
Тип поЗЯижмпо СОА//ГНГПЛМ* \ 8 1 У 1 Г Г  6 1 6* "Схема parda/лп/ ло&£и /Co/z/rraic/vra•J/CJ/OZi7

Ос С*4 
/ оз V

х
? х 9

dss
9 9

V
У .9

7 й [
У Е У 9

+1/5°-3/5'/
т~зкм? 9А3 Чт? 9114 $

+90.*-870°- ц tf 6 к н
? р

о'

_ # К с? о'4?14
+/35в-835*\ V9Цл б оА 6 6 

94
с? о 

- 0

с? d
У3?+/80*-/87е 16 J

п p io
a <*
S o-4г—%

6 d б б

+335*-/35еУ ъ 6к н
р %Ц t  б

S o
— X-- К

+370*-90*— N КН
р ?

”Р vL бJj|44 £
+3/5*-95еv

бтб

?h VО К)3 чР Р
? r
р р

Vо о _д__V ? ?



C.IO РМ4-23Т-9Э

2Л.З. Построение обозначений контактов 

переключателей, указанных в таблЛ, на принципиаль

ных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 

показано в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Tvs?Mw/na*та
O+v'A

i t t
f | fe

ll
, 

l 
li: U*HZ90-OS'

I I I ,
tin

<?
_____u

: 1 m
M t rj 11

i f  l_ * _
Ц -

4>
- 4 i ! f  •

i i
c ^

C—O—-

s I f l
_ g _ l 1 T_____1- I |

11 
t

:
:
J - S -

в
x 1 1 1

- h t i * j  
- < 4  l V_____L-L 1 1

: i' _t_
o—

6а HU -
1
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2.1.4. Пример условного графического обозначения 

переключателя МКВФ-14666а/М УШ на принципиальных электри

ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-07 приведен в табл.З.

Т а б л и ц а З

То*

т а

/

4

-W-so'i 
_  1

гйм
*****

f c -
1-4—

^ Т 1
____ 1 1 1  1 1 - 4 —

6
- Ч  I 

— !-$■

с ; 

<
• u

в

6а

6а

_______ и
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;
(

M

1

*
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n

Ш
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- ! ! 1
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-Hi 1
1 1 1 IU l -

1
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2.1.5. Пример условного графического обоз

начения переключателя МКФ-I 122/МХП-8С на принци

пиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-8' 

приведен в табл.4.

Т а б л и ц а 4

Тип
НОМкГ*
/па

/7сУ70Же/*Уе /OyA'Cjfnjt'a

1 1 1__

- Ч Г С -i-
i

/

_
k

-*
-х

---

т
1

3

—
х-н-----i

г
1 i

^ t ! f x
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2Л . 6. Пример условного графического обозначения 

переключателя МКВ-12бба/МУ1 на принципиальных электри

ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-87 прведен в табл. 5.

Т а б л и ц а 5

Ж

___ i
- * - l  ,

! ;
п~~
: \-4—
‘ 1

г
~Н

1
1-1—
1

6
s у’ * * (

: Ц _

1 _---------------

€cl
/3

1
[ j

— ■ 
/у
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2.1.7. Пример условдого графического обозначения 

переключателя МКСВ&-Л144/М1 на принципиальных электри

ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.6

Т а б л и ц а б

Тал
*Ю//~
там~
т а

i

-/35-Л* (ft-iiS*

, , II

4 ^ ± n I u

f 1 1 \ Л —  

1 1 ! .

4

-
-
-
-

I
I
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2.2. П е р е к л ю ч а т е л и  с е р и и П М

2.2.1. Структура условного обозначения типо-

исполнений переключателей

I  П  Д  - ДХХХ XXX
"Е-------------------- —  переключатель мало

габаритный

В - с самовозвратом

-------------------‘ Ф - с фиксацией

ВБ - с самовозвратом 
и фиксацией

*--------------- обозначение положений
фиксации 45 °, 90 0 

------------ разделительный знак

------- обозначение номера
сборки

— обозначение климати

ческого исполнения 

( М3, ТМЗ )

Пример условного обозначения переключателя: 

"Переключатель ПМВ-ДИ8ТМЗ, ТУ16-526.456-79"
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2 . 2 . 2 .  Схема замыканий контактов различных 
типов при различном положении рукояток согласно 
Т У  Т б -5 2 5 .4 5 6 -7 9  приведена в табл.7 .

Т а б л и ц а 7

Чо-жЛа/юя&лл.рукоятки
Ти/т #ort/77a/s/na

4 £ 3 и 5 6 7 8

/ 0* 1£f°
J
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? ?
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г Д 4
о А офэ _
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0 "Iе

3 +3?
—

о
CK5-D
О

о Л
0>
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0
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° £ “ 0

оОор
о о

цни* ч о

о

о
о Ь
о>

0

‘■•р

0 0’•'у о
<*о)о
о

5Н80*•/80* 1 4 °

о
сЛу»
о 4 °

о о
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4 °°*у
€+гг?

-/35* X о °|° оч° °ф°

0

4 ° 4 ° 4 °

7 *870*-90е о
4ч>4>
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0 ^ 0
о

4 о
о

о

« г
<$о
О

0
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О
с£о*>
о 4 °

8 *3t5*
-45* \ 4° ос(-&Р

о
*5 о
о 4 Л ©

0
04° о

е(о-Р
0
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2.2.3. Построение обозначений контактов переклю

чателей, указанных в табл. 7, на принципиальных 

электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано 

в табл.8.

Т а б л и ц а в

, Тип 
НОН/пега
/па /7oj0&'e//t/e pi/#o**7A?c/

/
/ г з -

Tlf 11
rffH 
in i- i —

...

г -±i|i 

1 !1
i 11 i _ i  
•i'i

3

|>-v
- 

-

.!i
4f i i -

4

_/ 1 I i 1

-4-1 If 
| ' ill11i

5

1!:

i
M ii

г ц —0--
, г дг—о--
1
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Продолжение табл.8
Тал
/774#-та

/7<?Л0Же//ае />уА'оятл'и

е

1

It 1 

3 1

i г j * 5 6 7 6
м  1 1 f I I f

f f f 11 l j. i e

№ i l i : __________

7

/
-----о— :

ч
4

----- £-1
i  ̂
.j

* к
-----

- 
—

 X
-
*
-
-
-
-

7 ч
J i

Л 1

I

-— o— -
—

4

8

/ j ; 1 i ,

!ll|
: . i 1

v 1 !hiJ=
l i t  *----
t 1 1
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2.2.4. Пример условного графического оооэначения 

переключателя ПМФ45-Д78 на принципиальных электри

ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.9.

Т а б л и ц а 9. Тип
/7о/тоже//ие

-SO*-4£'<fi*S''SVe
J _ l |  I ! _

S ~ t  I * |  I

v h
T "
—o~

i
TPt

- 2 - 1 1 4  
2 * 1 *  
~ l  { ,  I

fS~o—

/7 I ' I

t

p
l

. **I l— o-

f1 i i J
L l j l  1

i i i '

24
-си
&
-o—
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2.2.5. Пример условного графического обо

значения переключателя ПМ35-141 на принципиаль

ных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 

приведен в табл.10.

Т а б л и ц а Ю

Тил
м ои-
т & л-
т а

{

-(35t-X'-4S*0'*bS*

- f  i i П П - * —  

- * • » * !;

3
* i 1 i

! i m

- i l i f  1 1 3 -  
. . «

3

• 1 1 M

— i * t ;

, i ‘M  i-8—

5

5

- * f  1 ! ! ^ -

6 t  fft*=
« M i l
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2.2.6. Пример условного графического 

обозначения переключателя ПМВ-ДН5 на принци

пиальных электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 

приведен в табл.II.

Т а б л и ц а  II

’ТшГ&?//-
/Т7&К-
/77а

/7<э/?<?же//с/е /о(/#о/77Т7/'с/

3 — Н
>*<JV
X i "1 t£—' . 1 --

3
5*-он:
*

-
[ifcII _—-

4
_ p

.1____
4

' 1
0-1 I fi'*1 1 Г

4
Г~1i7\ 1 
1 1 1

ч
-*iij1 £'4L—  
1 1 1
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2.3. П е р е к л ю ч а т е л и  с е р и и  ПМО

2.3.1. Структура условного обозначения типоис- 
полнений переключателей

ПМО XX XX - ХХХХХХД - ДХХ XX
— переключатель
малогабаритный
общепромышленный

В-с самовоэвратом 
Ф—с фиксацией
]ВФ-с самовоэвратом 
| и с фиксацией

Ф -с фиксацией и 
 ̂ с замком

Г обозначение поло- 
же^ий^^ксации:

— разделительный знак
- обозначение типов 
подвижных контактов

-разделительный знак

[римские цифры.
исполнение по устано* 

J ке на панели:
11-с монтажной сторонь 
|П-с фасадной стороны
-разделительный знак
- обозначение номера с; 
мы сборки
обозначение климатичс 
кого исполнения

Пример условного обозначения переключателя ПМОФ 
с фиксацией рукоятки через 90°, предназначенного для 
установки с фасадной стороны панели при заказе: 
"Переключатели ПМ0Ф90-ППН/П-Л42УЗ. ТУ16-526.128-78
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2.3.2. Схемы замыканий контактов различных 

типов при различном положении рукояток согласно 

ТУ 16-526.126-73 приведены в табл.12,13.

Т а б л и ц а  12

/Ълахсенаеpt//rOf*/nAU Тс/п Аон/па/г/туа1 г 3 и 5 6 7 в
о9 1 ъ* 1°

Л *»0 А *30 1 &90 Й *Ю Ф*5* 
гза• У о?о.| о ©£#>е <&ь0 oŜ DО о^ъо о^Ь*о

о*>+о

*90'-гяг —
о<*©Фо о>оо5> О&Юо

О
0? ° о^ро о оНЗ?-гг? \ 0^0о

оОКНО©
о. у . °£ °

о
°р>

о.J b 4 »
©

<*>*>оHSO*-/so* 1 ° з ° оот 4 - °
о

ег
0 0

ФtZZ5°-/35еУ
о 0

°̂ V°
©

V ф фtriom-90е—
о<*о*>о о <£о о

* г «\£©0
о<^° Ф+зеа-45й. ч о

оcf-o-fc
о о ф о о о «foHoо
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Т а б л и ц а  13

Л Ь л а ж е -
ш е  рй/го- 
Я т /си

Т и п  / т о н / п а А / г > а

54 5 г 5 э 6 / 6 з 9 ^ f t f t / Л М за01iki
0*

&
03
&
°3

З-оо
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&
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&
OJ ф ф ф 0} if

№ obp
о
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о о
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о5 ь
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орЪ
0 ф ф ф

0 ° 1о$р
о
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0 0

оФь
о о Ф р$Ь

'о ф ф ф

45*0®
\

0$р
о

одр
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о
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0

о &
о

с&о
о Фф ф ф
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0
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о
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о
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с
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о

pSt>
0

dp о 
0

орЪ
о ф ф ф

в^о
с

ф р
0
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о о
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\
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о 4 °
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0
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0
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о
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2.3.3. Построение обозначений контактов 

переключателей, указанных в табл.12,13 на прин

ципиальных электрических схемах согласно 

ГОСТ 2.755-87 показано в табл.14.

Т а б л и ц а  14

~70/т
кон
так
т а

/7о^ожение /О^он/77л/о

/ „
-о— ^:

2 *  
-а

l

f
3
-o-
V

-o-

V
-o-
г
~o~

$ i 3
-o-

4 - i
ii

4c
i

:r * 
o-

Mil!
I

з*-о-

*-o-
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Продолжение табл.14

Ти/7
#О М -
таМ-
т а

/7с4оже/У</е yoyoes?/™*'*/

QttM5**904*&S'4to'*ZZS*>?Ht*36e 
•J6***»*. 7г?-*бО*-И5*-9СГ'*&
1 г 5 к $ в 7 $HiTT+
'Ч
h i

г г

G
Ц | ; !  I |

- I
1 1

()[: :г 

I i
I

J M <  *  

к  u

л
1 1 1 1
I i i 1

7

6

m
к Jf

Щ
I I T

i 1 1 11111
i >i i n 
1 1 1  1 1 1

4 j: к

i
11

j I

ac

*  'f

3 '-o-

1 1 1 1 1 11
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2.3.4. Построение обозначений контактов переключате

лей, указанных в табл.13, на принципиальных электри

ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано в табл.Тб.

Т а б л и ц а  15

Тцл
A&M//77Q#
та

Sf

-6

— ч

м* - V  О• *45*

1_Ш Ь-
4

4

---- 6— ;

;
1 " 1 ш
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г :
\J

\
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Z
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--
*-
*г

--
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t ̂
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-----6-;■; J 

1— .

У
г :ЩЪ=

6г
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f :F i f e -
4 It: [ \

; 1
: ;

1
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Продолжение табл.15
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2.3.5. Пример условного графического обозначения 

переключателя ПМ0Ф45-233317/.. .Д83 на принципиальных 

электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 приведен 

в таблЛб.

Т а б л и ц а  Тб

#о#/ггсыг./770- />wrojr/»xv

2
Л
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; 1 |3 
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1
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2 .3 .6 . Пример условного графического обозначения 
переключателя Ш Ю Ф 90-И Ш 4/.. .Д43 на принципиальная 

электрических схемах ссгласно ГОСТ 2.755-07 приведен 

в табл.17.

Т а б л и ц а  Т7

Т ш
MW/770X-
ш в

/70j0jM ce//c/e /O0/toj?s77tf</

Г
-ch
“ Ч

(5_
M —

/
/ 1 
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\ -Z __
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= ^ J i 1 *
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11
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2.3.7. Пример условного графического обоз

начения переключателя ПМ0В-ПЗЗбо6_/.. .Д69 на
О О

принципиальных электрических схемах согласно 

ГОСТ 2.755-87 приведен в табл.18.

Т а б л и ц а  18
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2.4. П е р е к л ю ч а т е л и  г а л е т н ы е  
П2Г-3

2.4.1. Структура условного обозначения переключате 

П 2 Г - 3
переключатель
.высокочастотный
■галетный
разделительный знак 
•порядковый номер разработки

Пример условного обозначения переключателя всекли- 
матического исполнения:
"Переключатель П2Г-3 2П4Н В, ЦЭ0.360.016ТУ" 
для умеренного и холодного климата:
"Переключатель П2Г-3 2П4Н, ЦЭ0.360.016ТУ"
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2 .4 .2 . Электрические схемы переключателей 

согласно ЦЭ0.3бЭ.Эт6ТУ приведены в табл.19.

Т а б л и ц а  19
Обозначение пере- 
ыючалмм

Яолиие* г'гпЁп
кхяеоЬюграб- латоэке-

лени& нии
Схе/псо за ек*77/>с/</€СА?агя 
оЗюи bCTJfGmSJ

глин
~гШГ
УНЯТ
~УШГ Т

ш & М  Ш ? г г

7 Г

J
о»6о*6о*Ао*t t j ч s в у i э юн*г

it34S67d$tome‘' O O f O O f O  OJ о 0О О О О о о о

А о о i e o i i. о о 6 О О 4 о об о о 
i t3 4 S G 7S 9 ю н  &

ШИ'
ж
цлггтт

5лгн
5/)8Н

1Т

!i <[£f 7 e s « « «
ОООРООООООО
eoo4oot)4t) о» ггь  se ?
2 3 4 S G? € $ fo Hft 
OOOOOOOOOOO
OO о о о б о о о о о  
г 3 6 S € 7 a 9 1? H ft
2 3 4 SG * * * tort f*
ooooo^ooooo

i 4  оOOOOOOOOOOO 
Z91T se 7 8 910*12

2П1Нщ ь 2 3 4 S G 7 2$ ton ggо о o o

O O O O O O O O O O O
г 3 4 £ € 7 £ $ ЮН tz
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Прололкение табл.19

OdbZH cr-
9 ен (у е
Л ф ем м -
4/аг/пеР я

A fo st/v e c /n & a  | С я ген а  fs te /ts T y ^ s - 
4'е с н а р  < x & /cc s  

г & л е /7 7 б /
гарем нсг/jm .

а гм л /
7/ЪАО-
x e w J

&Л4Н 4 4 8 1 г э ч s e  г в s ю и пО О О О О О О О » » * *
о о о о о о о о * * * *
/ г j  4 5 6  7 3 9 ю т г

~ 8 п гн ~ 2 — г 8
~Е777 Р J Э &

8 л ч н 4 ч 8

9 гн и / 4 9 * t 3 * S 6 7 S 9 * 0 t ( t Z
о о « о о о о о о * м

O O O O O O O O O I I I
i г з ч  S 6  7 3 9 1 0 H1Z

^ T ~ ~ ~ Г ~ §

-З П З * 3 ' -~ г ~ g
9Л Ч Н — Ц— ~ Г ~

40П 4Н 4 4 л i i i u u u e t ?

б о о о о о о о о о * *  
f t  3 * 5 6  7 3  9 я т г

Ш Ш ЕЛЖ z г 40
Ш Ш ^П Л 3 40

iO № H и Ю

т / / /  \ / 4___ 44 b l l i Z i i Z i l S S ?
^ — ~~я% ?

~ Я /?3 /4 ^ — ^ 3 — 1 .......................... ...
н /?Ъ н ~ T ~ ' ~ 7 Г - 1 / 1 1 * 5 * 7 / ?  *OH ft

jp flfr t 4 4 й? f г  $ ♦ s e  7 & 9 to н гг p o o o o o o o o o o o
i o o o e e o o o o e e
/  г з  ч s e  7 * 3 * . H t 2

fc/7 2 M ^ ----- г 4Т
12J73H Jf 3 42
42 /7  О Н — 1T ~ 4 4Z'

Иринечано е. АомтсгАг/пя&е заиернснн&е 
Sb/бодб/ я6р#/0/псЯ не poc5o<sts»rc/.
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2.4.3. Построение обозначений контактов пере

ключателей, указанных в табл. 19, на принципиальных

электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано

в табл.20.
Т а б л и ц а  20
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Продолжение табл.20
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Продолжение табл.00

РИ*-231-9Э С.39
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Продолжение табл.20
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2.5. П е р е к л ю ч а т е л и  г а л е т н ы е  ПГ43

2.5.1. Структура условного обозначения переключателей

П Г 43 - X В
X ---- переключатель

---- галетный

---- порядковый номер разработки

---- разделительный знак

---- обозначение типономинала

------- вееклиматическое исполнение

Соответствие обозначений типономиналов и электри

ческих схем переключателей приведено в табл. 21.

Т а б л и ц а  21

Зс?031ча</е#1/е /яагтомо- 
MUrtQt/кУ /7е/вехя*0‘*а'/ггеуГ*

ff/озна <?р#ие схели* 
э/ел'/тг/х-'че смой

со<угаошм?£/
ОС6А0 а Г7ОА0С7

0 /4 3 -/ 0 /4 3 -3 0 / /£ 0 /4
0/43 -3 0Г43-30£ /0000
0/43-3 /7/43-303 /£ 0 3 0
/7/43-4 /7/43-30* /£040
0 /43 -S 0/43-390 /£ 0 /4
0 /4 3 -0 /7/43-3/0 /£000
0/43-7 0/43-307 4£.030
/7 /43 -3 0/43-303 /2 0 4 //
0 /4 3 -9 0/43-309 //0 /4
0 /4 3 -/0 0/43-349 //0 £ 0
/7 /7 /3 -/* 0 /4 3 -3 У / //0 3 0
Z7/7/3-/2 0/43-3*0 //0 4 4
0 /4 3 -/3 0/43 -3/3 /0 0 /4
/7/7/3'/* 0 /43 -3/4 70004
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Продолжение табл.2I
Одома ченое те/лано- 
/‘л '/уисй?’ Обозначение схем# ! ^

, Metfrr>/xj vecAtoc/
Со С/7/Oa/HOt. ОСЛАО 7 с лаяосГОСД/&
ОО03-/6
ОО03-/6
0003-/7
ОО03-/8
0003-/9
ЛГЬ3 -2 0
0ООЗ-2/
/7093-22
0003-23
ОО03-20
/70О3 -2 6
/7ооз-2б
оо0з-2?

\OO03-28
/7003-29
/7043-30
ОоО З-З/
о о о з -з г
0043-33
0043-30
ОО03-35
ОООЗ-Зб
0003-37
о т -з з
0003-39
о/~оз-//0
0 0 9 3 -9 /
о о о з -о г 
o rb з -о з
/7093-09 ,

оооз-з/о
37003-3/0
/7003-3/7
0003-3/2
/7043-3/9
0043-320
/7003-33/
/7003-330
о о о з-зо з
0003-330
0003-320
/7003-336
0243-327
ОГ03-328
/7043-329
0043-330
0003-33/
/7003-332
0003-333
оооз-ззо
0/93-335
0003-336
0003-337
0003-332
ОООЗ-ЗЗЗ
/7093-390
0093 -3 0 / |

77003-392
0003-393  .
9003-300 .

/0930
/0000

Р0 /0
9020
9030
9000
SO///
9020
2030
3 0 00
7 0 /0
7020
7030
7000
0020
6000
6060
6 0 8 0
3020
so o o
S 06O  , 

S08/9 
0030 
0060  
0090  
00/20  
9020  
9090  
0060  
9020
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Продолжение табл.21
С/дсзна</еме /пслым?- 
/гшояа лерелу?/с&а/77ел* GfoSftQ'i/ef/ve сяо*& 

ЭЛех/ъраоескоисоа/7/)ош#о(Г00*0 с ПОУ70С/ 
ОС6АО

/7ПЗ-46 /7Г43~з '4'& 3/73//
0Г/3-40 /7Г43-34& 3/7е//
/7П/3-47 0Г//3-307 300//
0Г/гЗ~4£ 0043 ~348 30/3//
0Г/3-00 /7Г43-34? 204//
0//3-SO /7Г43-ЗХ7 208//
0Г43~£/ 0043-3S/ 20/00
0r43S£ 0043-302 2 0 /0 0

Пример условного обозначения 3-х платного 
переключателя со сплошной осью на 12 положений 
3 направления:
"Переключатель ПГ43-3 В, АГ0.360.041ТУ"
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2.5.с. Электрические схемы переключате

лей согласно АГ0.360.041ТУ приведены в табл.22

Т а б л и ц а  22
0<£>з#а-
Чыиеехе- _4о**'Уес/п2о Сзс&ча э/>е#гпраческ 

о6//оиплоуг?4/С7/7/ХЦ
*в//оъ/

’SXPJ&+.
atwa/J

224// /  J 4 г Ттшгтг
t -  Ь  F-  Ь

Ш ' / Л

3/78// г 8 2
3/7/2# 3 /2 г
22/67/ 4 /е г
3237/ / 3 3

! m i  I I  i f f

F ”  Р -  Р - -
1 1 1 1 1 1 1 1 1  
у'  з' з' з  е  fy tf //

3/767/ г 6 3
3/737/ 3 9 3
3/7/27/ 4 /2 3

4/737/ / 3 4 1 i i < i S ( 7 & 9  10 4U&
4/737/ 2 6 4 1 1 I II—р FJ4W

i i i

mi
1 1 1 

' J>'j/Js

4/737/ 3 9 4
4/7/2// 4 /2 4 "

4227/ / 2 4 fffirfir
i j—

4/747/ г 4 4
4/767/ 3 6 4
4/787/ 4 8 4

3772/7 / г S f 2. 3 4 5 7 8 5 ( 0 / /
S/74/7 2 4 5* М И’

м l* L I  L

111  i-

i ' l ' i ' l / l / '

S7767/ 3 е S
3/787/ 4 8 6

G/72H / 2 6 \ 2 % 4 S 6 1 i q  /0 / /llllll 11 II6/747/ 2 4 6
6/767/ 3 6 6
6/787/ 4 8 6
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Продолжение табл.22

О/Ь&а- Схем а/>ентро</ес#агя
1/&л/есхе~Ъб/ЛЛГ/С'Г*Gwecxot/

/1/&7ТШ/yXtf?OSO-
зквний

7/7/# / / 7 ттттттт
7/78# г г 7 ьШ1Ш7#3# 3 3 /

7#4# 4 4 У

SO/# / / 8 гптгпт808# 3 г 8
8/73/7 3 3 8 I-------------
804# 4 4 д ЛН1Ш
9#/# / / 9 { г Ik SC’T&B

1 1 1 1 1 1 1 I 1
L9773// 8 2 9

9/737/ 3 3 У г
9/79/7 4 4 9

М Ш М 1 >
/0/7/// / / /о НИПП1Т

L
/0/73# 8 8 /0
/0/73// 3 3 /О Г
/ООО// 4 4 /0 ЦИ-Ит
///7/// / / / / ffftffWrf///78// 8 8 / /
///73// 3 3 // г
///74// 4 4 / / тишь
/8/7/# / / / г ПШШШ'ГA'3/78# г г /3

т
/7/73# 3 3 /8 Ь-
/3/747/ 4 4 /г 1ШШПШ*
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2.5.3. Построение обозначений контактов пере

ключателей, указанных в табл.22, на принципиальных 

электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-37 показано 

в табл.23.

Т а б л и ц а  23
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Продолжение табл.23
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Продолжение табл.23
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2.6. М а л о г а б а р и т н ы е  г а л е т н ы е  
п е р е к л ю ч а т е л и  ПГ2-1 —  ПГ2-24

2.6.1. Условное обозначение переключателя

ПГ 2 - 24 - 2ПТ6Н В Р
-переключатель галетный 

-порядковый номер разработки

---конструктивное исполнение

— обозначение электрической 
схемы

--- всеклиматическое исполнение
— исполнение вида ручки

Пример условного обозначения переключателя: 
"Переключатель ПГ2-24-2П16Н В Р, 0Ю0.360.068ТУ"
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2.6.2. Электрические схемы переключателей 

согласно 0Ю0.360.06ЭТУ приведены в табл.24.

ОЗознагуем# AfoM/vecsn&Q 3/?е*:пух/¥ес#<7# схемж 
&ah?<s /Vto™*/Пателя

эле&п/х*9есл»</схема
/хм&ъ.
да*

/хяуап
4&M/J

* л/м/»

/ТП2-1 G/7M

6

/ и  1 i f f
1---------

ш ш

/7/24? елгл £ г
/7/г* 6/7J# 3 з
лгг-Ь сям л л
лгг-s м м

гг

/ / f f f i f f i  п т г глге-е тел г г
/ГЛ2-7углзл 3 3 r t---------------
У7Г£-в тлн ч л

лгг-s бяел

е

£ У f f f f f t  г птгг
1------- чnre-io~Ш Г Л г

лге-л еШ 6 3 Г Г 17------
лгг-seШ /У 8 л

л/е-в Ллзл

4

3 / /гзи serg 9 пни
ММ МП мм

г)т rfc ifc
№ - « ЛЛ6Л 6 г

ЛЛМ 3 3
лгг-к ЛлУ& /г л

/?гг-/7т л

3

4 У Iff IT1 ш  Tff
/?&<*зп$н $ г
ЛПЗ-/9зл/гл /г 3 ЙГЧГ” Ф“  HF
№■& ЗЛубЛ /£ л

ягг*) гш

г

* у i f  rf f f  i f
I—н—4— Hт -гг £П$Н 8 г
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2.6.3. Построение обозначений контактов 
переключателей , указанных в табл.24, на принци
пиальных электрических схемах согласно
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Продолжение табл.25
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2.7. П е р е к л ю ч а т е л и  и в ы к л ю ч а т е л и  
п а к е т н ы е  ПП,ПВ

2.7.1. Структура условного обозначения переключателя

ПП Х-ХХХ НХ X Б
X пакетный переключатель

-условное обозначение числа коммути
руемых цепей (полюсов)
2 полюса -2
3 полюса -3
-условное обозначение номинального тока: 
T6-I6A;
40-40А;
60-бЗА:
I00-I00A;
250-250А;
400-400А
■условное обозначение числа направлений 
при коммутации электрических цепей
условное обозначение климатического 
исполнения

—  отличительное обозначение модернизиро
ванного переключателя

Пример условного обозначения переключателя 
"Переключатель пакетный Ш12-40/Н2УЗ,Ш исполнение, 
ТУ16-642.051-86"
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2.7.2. Структура условного обозначения выключателя 

ПВ Х-ХХХ X в
Т- Т  .- Г  .Х Т _ П|ЦНШ1ЫЙ « т о л ь

---------------условное обозначение числа коммути

руемых цепей (полюсов)

1ПОЛГОС - I
2 полюса- 2

3 полюса- 3
4 полюса- 4

---------- условное обозначение номинального
тока:
I6-I6A-, 40-40А; 60-63А', I00-I00A', 
400-400А

----- условное обозначение климатического
исполнения

—  обозначение модернизированного 
выключателя

Пример условного обозначения выключателя 

" Выключатель пакетный ПВ1-16МЗ, ТУ16-642.051-86"
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2.7.3. Типы и номера электрических схем пакетных 
переключателей и выключателей согласно ТУ16-642.951-86 
приведены в табл.26.

Т а б л и ц а  26

/77и/7 /?e/i&A?j9H)4Cfr7?ej?f 0O/VC/3ad&f/n/H/-ЪаэвоОсгац

/76/-/е /
/732-/6, /7зе-4а, лаг-ео, лае-хо,
0S2-2SO, /732-400 е,е
Л&3-/$ /733-40, ЛвЗ-60, /733-AX' 
0&3-2S0, /733-/400 3,40,4/
7734-/0, /734-40 4

/7/72-/6/#2 ЛЛ2-4О/02, 002-60/42, 
002-/00/42, 002-260/42, 002-4ОО///2 31620,42
/7/12-/е/щ тг-40///з, 0/73-60///3 9,39/5,54
Г7ЛЗ'_/6///г /703-40/42, /7/73-ОО/А/г. 
/7/73-/00///О, 073-230/42, /7773-400/42

Ш Л/Z
/9,43М,Ъ

7703-/6/42, 003-40/03, 003-00/43 /,2./2,4Sfr
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2.7.4. Электрические схемы пакетных переклю

чателей и выключателей ПП,ПВ согласно ГОСТ 2.755-87 

приведены в табл.27.

Т а б л и ц а  27
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Продолжение табл.27

Номе/»
схема

/7м0#еем</е
/ОУА>0Я/77М£/

^ ^ 9 °  Я&А03МС€>МО0 
схема - /ot/xo л  гм м и

> елг
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Продолжение табл.27
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2.8. Т у м б л е р  ПТ9, ПТТ1, ПТ13

2.8.1. Структура условного обозначения тумблера

ПТ II -  I В
"С------------------ переключатель типа "Тумблер"

--------------- вариант исполнения ( 9,11,13 )

--------материал контактов
( 1-золото, 2-серебро)

----- всеклиматическое исполнение

Пример условного обозначения тумблера 
"Тумблер ПТ9-2В, 0Ю0.360.073ТУ"
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2.8.2. Электрические схемы тумблеров согласно 
0Ю0.360.073ТУ приведены в табл.28

Т а б л и ц а  28

тумсГле/х? 3?е#гг7/х/</ес«<У9 схел7сг 9l/#car</u# pwxct & лvjo#ce*Hs- J9JC
/7Г9-/,
/777-г

7,3

/7Г/7-/,
/7P//-S f t  И' г

А7Г/3-< 
/7ргз-г

111 и If г|----
t i l l
a s s #

С <?, з
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2 .8 .3 . Построение обозначений контактов тумбле- 
ров, указанных в табл. 28, на принципиальных электри
ческих схемах согласно ГОСТ 2.755-87 показано 
в табл.29.

Т а б л и ц а  29
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Продолжение табл.29
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2.9. Т у м б л е р  ПГ19, ПТ21, ПТ23, ПТ25, ПТ27, ПТ29

2.9.1. Структура условного обозначения тумблера 

ПТ I 9 - I В

-переключатель типа "Тумблер" 

порядок разработки (I или 2) 

конструктивное исполнение 

материал контактов 

( 1-серебро, 2-:золото) 

-всеклиматическое исполнение

Пример условного обозначения тумблера 
"Тумблер ПТ19-1В, ОЮ0.360.092ТУ"
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2.9.2. Электрические схемы тумблеров согласно 

0Ю0.360.073ТУ приведены в табл.30

Т а б л и ц а  30

OJowarveHut cjre/vo <7Ck//TCa</C/i7/4/УО&Ж&ШГЗС

т ?'/,
/77/9-2

f
/з

/772/-/,
77727-2

t ,

c

i
r

2

77723-
/7723-2

/1
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< )
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/2,3

/7725-/,
2725-2 t.jeL p / 3

/7Г27-/'
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L t , S ] i

T 3 s
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/7729-/
/
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Oil
/2,3
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2.9.3. Построение обозначений контактов 

тумблеров, указанных в табл.29, на принципиальных 

электрических схемах согласно ГОСТ 2.755-87 

показано в табл.30

Т а б л и ц а  31
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Продолжение табл.31
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