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Указания по совместной прокладке элсктри-
EvI4~70-6?ЧСОЛИА П OiA W*} i СЛХ}ПаЛ

В руководящем материале определены условия допусти

мости совместной прокладки з одном кабеле или стальной 

валютной трубе электрических измерительных цепей от дат

чиков к вторичным приборам и регуляторам и указаны типы 

приборов и регуляторов, кабелей и проводов, на которые 

распространяются " Указания ".
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1. Настоящие Указания устанавливают условия совместное 

прокладки электрических измерительных цепей от датчиков 

к вторичным приборам и регуляторам, исходя из допустимой 

степени их электрических взаимовлияний.

Во всех других отношениях проводки должна отвечать 

действующим нормам и правилам.

2 . С выходом настоящих Указаний аннулируются " Указания

по проектированию и монтажу электрических цепей при совмест

ной прокладке проводов от датчиков к вторичным приборам и 

регуляторам ■ R44-55-66.

3 . Указания базируются на серии испытаний, проведенных 

ПКБ-12 и Московским энергетическим институтом и относятся к 

датчикам и вторичным приборам, перечисленным в п, 7 при ис

пользовании в качестве соединительных линий проводов и ка

белей, указанных в п . 3.

4. В качестве критерия допустимости совместной прокладки 

электрических измерительных цепей приняты:

а ) для датчиков и вторичных приборов с шкалой -  величина

дополнительной приведенной погрешности измерения, вызванная 

их электрическим взаимовлиянием, не превышающая + 0 ,5  %}

б) для дат-шков и электронных регулирующих приборов за

вода МЗТА. -  величина наводки, не превышающая минимальную 

sohv нечувствительности регулирующего прибора, при условии 

компенсации в процессе наладки сигнала помехи, обусловлен
ного взаимовлияниями соединительных линий от собственных
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Указания по совместной прокладке электри
ческих измерительных цепей_____________

ГМ4-70-67
йаам ей РпН-55-её Я и с т~4

датчиков регулирующего прибора.

5. Условия прокладки проводов и кабелей для прибороз, не 

указанных в п. 7 в отношении их электрических взаимовлияний 

данными Указаниями не определяются.

6 . Указания не распространяются на измерительные цепи при

боров, перечисленных в п . 7 , специальных установок, при на

личии особых требований к их прокладке, предусмотренных спе

циальными инструкциями.

7 . Указания действительны для нижеследующих датчиков и 

вторичных приборов:

а ) термометры сопротивления по ГОСТ 6651-59, работающе 

в комплекте с автоматическими электронными уравновешенными 

мостами по ГОСТ 7164-66;

б) термопары по ГОСТ 6616-61, работающие в комплекте

с автоматическими электронными потенциометрами по ГОСТ 7164- 

66 и электронными регулирующими приборами РЕИБ завода J£3TA;

в) датчики индукционные дифференциально-трансформатор

ные поплавковые ДПШ, мембранные Ш ,  сильфонные ДС, колоколь

ные ДЗО, ротаметричеензе РсМ, манометрические МЕД, работающие 

в комплекте с вторичными индукционными дифференциально-тран

сформаторными приборами ВИВ, ШЭД, ДПР, ДС, ДСР, ДСЦ, ДСКР и 

электронными регулирующими приборами РПШЗ;

г )  датчики ферродинамические кольцевые ДК, колокольные 

ДЮ, мембранные ДМК, сильфонные ИРКЗ, ЙРКЗБ, работающие з 

комплекте с вторичными ферродинами чес ними приборами В5ПМ,

Ш Ж ;

д) датчики индукционные ЧМП, ДТЙ, ДММ,ДРИ, работающие

в комплекте с электронными регулирующими приборами РГЛ::э.

8. Указания действительны при использовании з  качестве
соединительных линий между датчиками и вторичными при борзый j

»
проводов с медными или алюминиевыми зилами с резиновой или |
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полихлорвиниловой изоляцией, компенсационных проводов с рези
новой или полихлорвинилозой изоляцией, компенсационных теплостой

ких проводов, проложенных в стальных защитных трубах, а также 

контрольных кабелей с медными или алшиниевымм жилами с рези

новой или подихлорвиниловой изоляцией в свинцовой полихлорви- 

ниловой или найритовой ободочке.

9 . Условия допустимости совместной прокладки электрических 

измерит ел ьных цепей приведены в таблицах 1-5»

В таблице 1 -  измерительных цепей от датчиков к вторичным 

приборам при прокладке проводов в стальных защитных трубах.

В таблице 2 -  измерительных цепей от датчиков к вторичным 

приборам, при использовании контрольных кабелей в свинцовой 
оболочке.

В таблице 3 -  измерительных цепей от датчиков к вторичным 
приборам при использовании контрольных кабелей в позшхлорввии- 

ловой или найритовой оболочке.

3 таблице 4 -  измерительных цепей от датчиков к регули
рующим приборам 8авода МЗТА при прокладке проводов в стальных 

защитных трубах или использовании контрольных кабелей в свин

цовой оболочке.

В таблице 5 -  измерительных цепей от датчиков к регули

рующим приборам завода ЫЗТА при использовании контрольных ка

белей в подихлорвиниловой иди найритовой оболочке

10. 3 таблицах 1-5 приняты следующие обозначения

Совестная прокладка допускается; 
взаимовлияние не обнаружено

Совместная прокладка допускается; допол

нительная приведенная погрсгнссть показа' 

яий вторичных приборов менее +р,5£;зздя-
ч й н с  напряжения наводки не превышает
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Указания  по совм естн ой  п р о к ла д к е  элек тр и 

чески х  и зм ерительны х ц ело й & 4 -7 Q -3 7

R p .^ « ftw P H ^ s5-66f ТТ « а <т» d

минимальную зоцу нечувствительности регу

лирующих приборов завода МЗТА

Совместная прокладка не допускается;

-------  дополнительная приведенная погрешность

_ показаний вторичных приборов более + 0 ,5&  

____  величина напряжения наводки выше минималь

ной зоны нечувствительности регулирующих 

приборов 8а вода МЗТА

11. Пример пользования таблицами:

Требуется определить допустимость совместной проклад

ки проводов в стальной защитной трубе от трех дифференциаль

но-трансформаторных датчиков к вторичным приборам и от тер

мометров сопротивления ж электронным уравновешенным мостам 

переменного тока при длине соединительных линий 100м,

По таблице 1 на пересечении линий, проведенных от 

соответствующих клеток таблицы, находим: * совместная прок

ладка не допускается



Указания по cog/мест ной прокладка  
элект рических измерительных цепгй

, P H 4 -7D -B 7 ,
взамен PMb-ss-siJiL/c/T) 7 _

. Т аблица  У
У с л о в и я

д о п у с т и м о с т и  с о в м е с т н о й  прокладки проводов и зм ер и т е л ьн ы х  ц е п е й  

д а т ч и к о в  к  вторичным п р и б о р а м  ( п р о в о д а  8 с т а л ь н ы х

з а щ и т н ы х  т р у б а х )

От

^л(3^юш^Ьпоис5с>ооf n u _______И з м е р и т е л ь н ы е  ц е л и  п р и б о р о в  > п о д в е р г а ю щ и х с я  в л и я н и ю

Наимено
вание

Д а т ч и к и  

срерродина- 
м и ч е ск и е

Датчики диф
ференциальна- 
транссрормс1- 

торные

К о л и 

ч е с т в о

Вт оричный при
бор  срерродина- 
мический с одним 

датчиком

Вторичный прибор 
диерсреренциальнс 
трансформаторный 
с  одним датчиком

Электронные мос
ты перем енного  
т ока с  т ерм о 
метрами сопро- 

тибления

Элект ронны е  
мосты пост оян
ного т ока  с  т ер
мометрами сопро

т ивления

Электранны  е  
потенциометры  
с  термопарами

Л  Л и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  л и н и й  в  м е т р а х

Термометры 
сопротивления 
с электронными 
мостами пере
менного mokd 
Термометры 

сопротивления 
с электронными 
мостами пос
тоянного тока

Термопары  
с электронны
ми потенцио

метрами
Любое
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Указания по  совм ест ной п р о к л а д к е
элект рических  измерит ерЬных цепей РМ4-70-Б7"

азал;е̂ Ау4-£5-бь|
Т а б л и ц а д

У с л о Ё и р
д о п у с т и м о с т и  с о в м е с т н о й  п р о к л а д к и  пр оВ од о В  и з м е р и т е л ь н ы х  ц е п е й  

о т  д а т ч и к о в  к  Вт оричны м  п р и б о р а м  ( к а б е л и  К С Р Г ,  А К С Р г )

измерительные .цепи  
ёлиянэиииу. приооооё И зм е р и т е л ь н ы е  ц е п и  п р и б о р о в  3 п о д В ер е а н эи ц и х ср  В л и я н и ю

Н аим ено 

в а н и е

К о л и 

чест во

Вторичный прибор 
срерро динам ичес
к ий  с  одним  

дат чиком

Вт оричны й прибор 
дисрсреренциалЬно 
транссрорма торный 
с  одним д ат чи 

ком

Элект ронны е  
мосты переменно- 
до т ока  с  т ерм о
м е т р а м и  
сопрот иВл е н и р

Электронны е  
мосты по ст о ян 
ного т о к а  с  
т ермом е т р  а  ми 
сопрот ивления

Элек тро нны е  
пот енциомет ры  

с  т ермопарами

Д л и н а  с о е д и н и т е л Ь н ы х  л и н и й  В м ет р а х
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Укаэанир по совместной проклиВке 
электрических измерительных цепей

РМ 4~70;Б7
Щ^т^55'бе\Лист Э

Т а б л и ц ^  В
У с л о в и я

допустимости совместной ’ прокладки проёодоВ измерительных 
целей  отдатчиков к  Вторичным приборам ( кабели КВРГ, кнРг,

КВВГ, АКВРГ, АКНРГ, AkBBrJ

измерительные■ ц е п и  
Алияюсиих приборов _ И зм е р и т е л ь н ы е  ц е п и  п р и б о р о в , подёереаьоилихся  ё л и р н и нэ

Н а и м е н о 

в а н и е

Вторичный прибор 
срерродинамичес 
кий  с  Одним  

д ат чиком

Вторичный прибор 
диерсреренциально 
транссрормбторныб 
С одним датчиком

Электронные мос
ты перем енного  
т ока  с  термомет
рам и сопрот ив

лений

Электронные мос
ты  п о с т о я н н о г о  
т ока  с  т ермо
метрами сопро-

mt IQ

Э л е к т р о н н ы е  
пот енциомет ры  
с  т е р м о п а р а 

ми

Термопары с  
электронными 
потенциомет  

рам и
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ykdsdHUp по совмест ной прокладке  ,  I РМ4-70-Б7
элект рических измерительных ц е п е й  {^екРи^э^ееШст ю

Т а б л и ц а  4

д опуст им ост и  с о в м е с т н о й  п р о к л а д к и  п р о в о д о в  и з м е р и т е л ь н ы х  ц е п е й  

о т  д а т ч и к о в  к  рееулирунэицим приборам  М ЗТ А  ( пр ов о д а  в  ст ал ьн ы х  

з а щ и т н ы х  т р у б а х  и л и  к а б е л и  К С Р Г  и  А к С Р г )

Измерительные цепи  
влияющ их приборов И з м е р и т е л ь н ы е  ц е п и  п р и б о р о в } п о д в е р е а н э и 4 и х с р  в л и я н и ю

Наимено
вание

коли

ч е ст в о

РПИБ-jiic одним 
дисртранссрор.
моторным
дат чиком

РПИБ-Ш с  дёумр
BuqpmpdHccpap.
моторными
дат чиками

РПИЕгШстремя 
дисртранссрор • 

моторными 
дат чиками

РПИБ’Щ с  одним 
индукционным 

датчиком

РПИВ’М с двумр 
индукционны
ми датчиками

РПИБ-шстремр 
индукцион
ными д ат - 

чи кам и

РПИБ-Т с  т ер 
м опарам и  
(любое коли - 

чест во)

Д л и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  л и н и й  в  м е т р а х

?$?♦<

ш ш <
Ш №
ш ш
т ш
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указания  п о  с о в ^ е с т н о ^  проклавке  T ~ p M g 7 0 - B 7  1 
электрических  и з м е р и т е л ь н ы х  цепай  cm н

Т а б л и ц а  5

У с л о В и р

допуст им ост и со в м е ст н о й  п р о к л а д к и  проВодоВ изм ерит ельны х ц е п е й  

от  д ат чиков  К р е г у л и р у ю щ и м  приборам МЗТА  

(к а б ел и  кврг, кнрг, кввг, А К В рг, Акнрг, Акввг)

Измерительные цепи 
Влияющих приборов И зм ерит ельны е ц е п и  прибороВ ,  п о д в ер гаю щ и х ся  Влиянию^

Н а  имено-  

ScfHue

Ко/ючест- 

Во

РПие-ш с одним 
дисртрансфор- 
моторным 
датчиком

РПИБ-Щ С дёумр 
дисртранссрор- 
матерными 
датчиками

РПИБ-шстремр
дисртранссрор
моторными
датчиками

РПИБ-ш с одним 
индукцион
ным д ат чи  

ком

РПИБ'Ё с дёумр
индукционны
ми датчикб-

РПИБ-Ш с  тремя 
индукционны
ми датчика-, 

ми

РПИБ-Т С  
термопарами 
(любое коли

чество)

Длина соединит ельны * линий В метрах

РМ 4-70-67

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293836/4293836560.htm

