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3 Обозначение Наименование

Я
ЭЛ

TM4-736-S2

Т?Л4-', 37-&2

TK4-74I-C2

ТЫ4-743-52

ТМ4-744-92

ТМ4-745-92

ТМ4-746-92

ТМ4-747-92

ТШ -748-92

1544-749-92

. I S C

*

\
I

I

Елок извлечения корня БИК-1 
Установка на панели

Блок питания 22БП-36 
Установка на панели

Блок преобразования сигналов БШ -24 
Установка на панели

Интегратор И-1 
Установка на панели

Манометры МПЗ-У, МП4-У 
Вакуумметры ВПЗ-У, ВП4-У 
Мановакуумметры МВПЗ-/, МВП4-У 
Установка нс панели

Преобразователь электронный
ДРК-1ПЭ датчика расхода кореляционного ДРК-1
Установка на панели

Преобразователь передающий измерительный 
ППИ-5 датчика уровня ЭХО-5 
Установка не панели

Устройство переключающее УП- I  датчика уровня 
акустического ЭХС-5 
Установка на панели

Преобразователь передающий ПИ датчика уровня 
ДУБ-1
Установка на панели

Преобразователь передающий измерительный 
ИУ-61м преобразователя расхода ИР-61м 
Установка на панели

Лист I* до»ум. Поля. Дат*

Ласт

CTM4-I3-S2

Кспароаал формат А4
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Общие указания

Настоящей сборник разработан ва основании плана работ 

ПКИ ША по информационному обслуживанию организаций на 1992 г .  

взамен сборника 31 издания 1988 года.

В состав сборника вошли типовые чертежи установки пнев- 

ш ти ческих  приборов на феоадэх щитов и пультов.

Номенклатуре приборов соответствует картотеке серийных 

приборов и средств автоматизации разделы 0 2 . 0 3 . 0 4  издания 

ПКИ ПМА 1990-92 г г .

В качестве исходных данных при разработке чертежей были 

использованы информация заводов-изготовителей приборов.

Типбвые чертежи предназначены для применения проектными 

организациями при разработке рабочей документации по автомети

зации технологии производства и инженерного оборудования, а 

также организациями, монтирующими приборы и заводами-изготови- 

телями щитов и пультов ассоциации "Монтеяавтоматика".

Проектные организации должны применять данные чертежи в  

рабочей документации без дорэботхи и не включать их в  состав 

рабочей документации.

Обозначение примененных чертежей указывают не полках 

выносках от соответствующего прибора на чертежах общих видов 

щитов.

В монтажных чертежах сборника приведены:

1 .  Габаритные и установочные размеры, комплектующие изделия 

приборов, разметка для крепления на панели;

2 .  Размеры монтажной зоны приборов на панели и схемы под

ключения;

3 .  Основные технические данные приборов (как справочные) 

Размеры монтажных зон приборов даны с учетом рекомендаций

РЖ 5 9 3 6 -8 9  "Рекомендуемые расстояния между приборами на фасадах

Ляс* М воя ум. Подо. Дат*
СТЖ -13-92

Кшвроаап <Орм«Т А4

Лает
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щитов и п ул ьтов".

Структура типовых чертежей для установки приборов и 

вспомогательных устрой ств на фасадах щитов и пультов 

включает следующие сборники:

1 .  Измерители и регуляторы температуры C T M 4-I2-90;

2 .  Измерители и регуляторы давления, разряжения, рас

хода и уровня Ш 1 4 -1 3 -9 2 ;

3 .  Измерители и регуляторы со става  и к ач ества  вещества 

C T M 4-I5-SI;

4 .  Электрические регуляторы и сигнализаторе С Ш 4-14-88  

ч асть  I ,  CTM 4-I4-90 час^ь 2 ;

5 .  Пневматические приборы и регуляторы C T M 4-I6-92; 

б -  Электроизмерительные приборы СТГ,14-17-$1;

7 .  Аппаратура сигнализации и управления C TM 4-I8-90 части

иг.
С вводом настоящего сборника аннулируется сборник 31 

"Измерение и регулирование давления, разряжения, расхода 

и ур овн я".

Hon Лист Si яокум. Поля. Пят*
C TU 4-I3-S2

Кспвроадл ♦орх«Т А4

Лист
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У с ло в н о е  обозначение о с т а н о в к и  тяъонапоромера 
показывающего мембранного ТНМП-52 на панели. 

Тяганапоромер ТНГ7П-52 ТМЧ-386-92. Установка!

1* Размеры для  справок.
<?. д е т а л и  поз. 2 п о ста В ля  нзтся с прибором.
3. Подводящие ли н и и  Вы полнить эластичными 

т р у б к а м и  с В нутренним  диаметром не менее 6мм.
4. Подключение трубок Вы полнить по ГОСТ25165-82, 

т и п  соединения ч-02

PajpaG.

Пров.

ipi.cn ей.
II.контр.
~ЧтЕ

N» пик ум.
дорсов
Пор сод

Уувино В Ж
Крюкова 
Гу  роб

Попп.

J& Z1
Убки.

Взамен rm-sse-gp
Гр уп п а  9 T M ^ t — Б 8 Б - 9 2
Тягомер Тнмп -52,

гГЕЕ| Напором ер нМП-52, 
Щщтяизнапоромер ТНМП-52 

мембранные, показыбаюил 
Установка на панели

/юЫ
1/ 119’

• Ре г №66-92 
дата Введения iof рз

Лат. Масса Масштаб

1
— -

Лвст / | Лисп» J  ...

Копировал Формат А4



Та б л и ц а  {
Услов
ное -  | 
найме- ! 
ноВа-  1 
Hue

Т Г о з ) ;
Тягл мер, напоромер,, 
] тягонапоропер меп-\ 
\ браные показывающие 

Т425.02.1НН6-7Р \

Г  " Поз.'2 
Л е т а л и  

' крепления
\

у с т а - К о л и ч е с т в о
ноВки У ПI Ук о м п ле к т

у с ло в н о е  наименование

i
ТмМП-52,
НМП -52,

___ W O .Z 5 2 _____
См. п 2

Р а з м е р ы  м о н т а ж н о й  зоны 
н а  п а н е л и

>> \

>>

_  150 150

\

К  
: *

Услой -  
ное
наимено
вание
прибора

ТпМП-52

НМП-52

*  ч ' ТНМП-52

4 l i

Класс I 
т о ч 
ности

___  Т а б л и ц а  2
Верхний предел измерен и а,

1.5

ЗА

1.5

3.5

1.5

2.5

кПа (кгс)мЗ)

избыточного  
да оления

В о к н у  т е т р и  чес- 
коъо давления

0./6,0,25,01Г,0,6Ц,0;1,6; 
ff6; 25.40; 60;iOO; 160)

- н

2.5; Ч;6; 10; 16;25;40; 
(250; 400; 600; WOO, /600; 
2500; 4000)

0,16;0,25;0,4;o,6;ito;f,6;2,5;
4;6;Ю;16;(16;25;40;60;Ю0: 
160,250; 400; 60О',Ш00;1600)\
25; 40(2500; 4GOO)

О М ;О Л 5 Ж М
(8;12,5;20;30)
0.5; 0,8; 12,6; 20 (so, 80; 
1250;2000)

0,08; 0/25; 0,2; 0,3 
(8,12,5; 20; 30)
0,5; 0,8; 12,5)20 
(SO, 80; 1250;2000)

[Ндокям. Шп. ТМ4-Б8Б-92
Лист

ф о р м а т л 4
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УСЛО&НОВ
н а и м е 
нование.

Клим а та  
ческое 
исполнение, 
и катего
рия раз не- 
имения по 
ГОСТ 15150-6$

ТмПП-52,
НМП-52,

ТМЩ-52

УХЛ

ТреШ а- 
ния к  окру 
жаю щ ео  
среде 
/лип а т 
мосферы 
по

Г0СТ15150-69

Темпера
тура от 
-50 до* 5ох 
Относитепь ■ 
ноя Влаж
ность до 
98% при 
35*с

Уел об и я экс
плуатации  
б част и  боз- 
двист бия  
механичес
ких сран т о -  
роб Внешней 
среды по 
ГОСТ 17516 *72

исполнений

Степень
Т а б л  и ц а  3

защиты о т  услобиа
прикоснобе 
ния к то к о -  
Ведущим 
частям а ш

Группа

хранения 
и  транс
портиро
вания

проникнобё- изделий  
ния боды по по 
Г0СТ1Ч25Ч-80 ГОСТ15150-69

Хранение 
по группе
ЛЛ" mpqHcnofi тироВанис 
по группе

‘алег

рабочее 
положе
ние при 
уста 
новке 
н а

панели

Горизон
тальное 
на Верти 
кальной 
панели
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Разм етка для крепления 
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У с ло в н о е  обозначение у с т а н о в к и  т я г о п е р а  
мембранного п о к а зы в а ю щ е го  ТмМП-ЮО на панели:

Тягомер ТмМП-ЮО ТМ9-690-92. Установка /

1* Размеры для справок.
2- ПодВодлщие линии Выполнить эластичными 

тр уб к а м и  с Внутренним диаметром 6мм. Подклю че
ние тр у б о к  п р о и зве сти  по ГОСТ25165-92, т и п  
соединения 9-02.

Взамен гм̂ -690-
Группа 9

Тягом ерТпмПЧОО, 
на пора мер И МП-100
Устаноёна на панели 

Pei.t/c 66-93 
Tama ВведеншП сн. дз

Щ т т - ъ в и - Ч 2
Лит. Масса Масштаб

Лист /  I Листов 3
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Та  б л и  и  а  /
Уел об- 
ное 
наиме
нова
н и е  
у с т а -  
нобки

Поз. i
Тя гом ер. на поре 
мер мембранный 
показывающий 
ТУ25-02.1730-92

Поз 2 I Поз.З 
Винт Гайка 

roam?m^ocT592>?Q

Поз. 4 
Шайба 

Г0СТШ-Р8

К о л  и  v е с т  Во
/ , . Ч 1 V I У ~ ~

У с ло в н о е  наим енований

1 ТмИП-100, н п п - w o

1

I v* ь SJ 5.02-01Б

Т а б л и ц а  2
У с л о в 
ное
н а и м е 
н о ва н и е
прибора

К л а с с
т о ч 
н о с т и

П р е д е лы  измерений, 
к П а ( к г с /  H * J

Т м М П - 1 0 0 & ОМ 0,6; / ;  {, 6 ; 2,5; 4;  s ;  10;1б;25; ш, 
( 40; 60;/0 0; /6 0;250; WO; б00;/ООО; 
1600; 2500; № 0 )

1,5 1/1,6; 2,5; 4;6;10;/6;25; 40; 
(100;/60; 250; /00 ; 600, /ооо; 
/боо; 2500; чооо)

Н  М П - 1 0 0 2 ,5 0 ,9 ; о б ; / , 1, б ; з , 5 ;  / ; б ;  / 0 ;/ Б , 2 5 ; 4 0 ; 
( 9 0 ,6 0 ;/ 0 0 ; / 6 0 , 2 5 0 ; 4 0 0 , $ о о ;/ о о о ; 

/ 6 0 0 ;2 5 0 0 ; Ч О О О )

и / ; / ,6 ;  2 ,5 ; 4 , Б ; W ; 2 5 ; 4 0 ;
(zoo, т ,  250,900; б о о ; / о о о ;2500; 
чооо)

тм^-вдп-да
Лиса,

т
JT)9J3*t.c/.fr>_'#9 „1
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Условное, 
наи/че. -  
ноВание

ТмМП-ЮОг
НПП-/00

Клим а та  тредоба -  Уел общ эхе.- 
уеское ноя к охру- плнотации
исполнение, э+сающей б части боз
и катего
рия разме
щения по 
ГОСТ15150-09

среде 
т и п  а т 
мосферы 
по

\rocrmo-69

УХЛ Темпера
т у р а  о т  
-50до+50°С. 
О тноси
тельна я  
Влажность 
до 38%
П р и  35*С

деистбия
механичес
ких т а н  т о -  частям  й о т
роб Внешней 
среды по
ГО С Т  1 7 5 1 6 - ? $  Г 0 с т ? 5 Ч - 8 0

исполнение
8/

Степень 
защиты от  
прикоснобе 
ния к то к о - 
Ведущим

Т о б 'л  и ц а 3
рабочее

проникноб,Ц изделий  
ния боды по

Группа 
услоВий 
хранения 
и  тр а н с 
портиро
вания

по
Г О С П 5 15 0 -8 У \

Хранение т . 
у/чппе 77Г  
транспор
тирование 
по группе  

'ОЛСГ

положе
ние при 
уста
новке 
н а
панели

Горизон
тальное  
Н а  Sep - 
т  и/силь
но О п а 
н е ли .
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Р а з м е тк а  для крепления

г
Р23ШЧ
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1ч Р
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У

У с ло З н о е  обозначение установки манометра 
самопишущего НТС-712 н а  панели:

М аномет р МТС-712 ТМЧ-698-92. У ст ановка!

i *  Р а з м е р ы  д л я  справок.
3. Д е т а л и  поз-9 п о с та В л я ю тс з  с прибором.
3. П одклю чение п и т а н и я  ~320В к приборам с  приводом 

диаграм м ы  о т  м икродвигателя Выполнить медным 
гибким проводом сечением 0,35-0,5мм?

у  лзнлист Удокум 
'ХРазраб., лорсд6_ 
\ Проб Порее

Взамен ТМЧ-69&-8?
Гр уп п а  3 T M / i- 6 g s - e 2I m -

-7/2,
nodrTwqmBaumtiepp ВК-?11;-71Ш2С-?Н -?t2, 
—  ^тяпанобакуупммры MBTt-7fl;-9lB\ 

МП МВТ2С-7П;-?/2 
УстаноВка на паники

Л и т . Масса Mammal

Рег.Ы° 66-92 
Лата введения i Of. S3

листГЛ листа&Т

Ф о р м а т лч



Услов
ное
наиме
нова
ние
У с т а 
н о в к и

Та 5 л  и ц а  1
13 1Уаномгтр~ТбР^ММмётр'НаноЗанууммет

С ам опиш ущ ий  
ТУ25-02. W1962-79

К о ли ч е стб о

Поз. 2
Пластина
ТКЧ-602-90

ттс -р н ,
МТС -7tk, 
МТ2С-РН, 
мтзс- m

~3^TZ  t i У
У слооное н а и  м  ен о б а н и  е

ВТС-  7Н, 
BTC -?Ы ,

втгс -?ti

МВТС-7Н, 
МВТС -?te,
м в т г с - p / f .нвтгс-pii

/7л/

Продолжение matin.t
услов
ное
наймем 
нова-  
ние
у с т а 
новки

------- Т Т Ш --------
б о лт

ГОСТ??92-?0
ПохЧ

Л е та л и
крепление

НСм и н е с т в о
ч /комплект

условное наименование

/ ШО-Ц*50.Ч6.Ш9 С м .т

Размеры монтажной боны 
н а  панели

\

300 Ж -

* ввя. Тт -БВ8 -В2
Формат ЛЧ~

Лист
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рдп ■идоц Щ
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УслоВное
н а и м е 
нование
прибора

Число одно
временно за
писываемых 
величин 
давления

Привод
диска
даграм-
гпного

Напря
жений
п и т а 
ния,
В

П о т 
ребляе
мая
пощь-
ностк1А

Класс
то ч 
ности

М а е -

%

ИТС-РИ 1 d m  пикрооди- 
г а т г л я -Щ 5 0 Г * 5 < 7 ,5

М Т С -7 1 2 Часовой - -
m z c - р н 2 О т  м и к р д д д и - 

г а т е л я
-2го,$огц — 5----- 3

П Т 2 С - Ж Ч а с о в о й - -
B T C  - 7 f i i О т  м и к р о д в и 

г а т е л я '2 2 0 ,5 0 гц 5 ?,5
B T C  - ? 1 2 Часовой - -

В Т 2 С - 7 И 2 О т  м и к р о д в и 
г а т е л я  __Ч гд ,5 0 /ц 5 9

B T 2 C - 7 1 2 Часовой - -
M B T C -P 1 1 i О т  м и к р о д в и 

г а т е л я
-220,501% — з— 7 ,5

M B T C -P / 2 Часовой - -
П В Т 2 С -Р /1 2 О т  м и к р о о в и -' 

г а  т е л я
-1 2 0 ,5 0 ц 9

M B T 2 C -P f2 Часовой — -
Та б л и  и, а 3

Усло в н о е
н о й т е -
н о в а -
ние

прибора

Пределы измерений давлений

и зб ы точного бакяимпвтричяскт

кпа мПа кг с/см* кПа кгс/см*
М ТС -P H , 
МТС -7/2, 
МТ2С-711, 
МТЗС-Р12

От 0 до60,100,
160,250,400,
600

От 0 до о,об; 
0,i;0J6;0p5;0,% 
0б;1;/,б;яр;ч; 
6: W;/6; г 5

ОтО до 0,6,1; 
{Ь;2,5)Ч;6;Ю;
16, as; 40]60; 
too; т ;  250

BTC -  7Н. 
ВТС -  712, 
ВТ2С- 7Н. 
ВТ2С- 712

-ьо-тд-т-о -Ofi-O;
- 1 - 0

МвТС-711, 
МВТС-712, 
МВТ2С-711, 
МВТ2С-712

-0,1-0-0,6 \ 
-0,1-0-0,15; 
-0,1-0-0,3; 
-0,1-0-0,5] 
-о,1- о - 1,5; 
-0.1 -0-2,4

-1-0-0,6; 
-1 -0 -1 ,5;
- 1 - 0 -з ;  
-1 -0 -5 ;  
-1 -0 -9 ;  
-1 -0-/5; 
-1 -0-24

\Лиап№'докч м. тм^-Бэз-дз
Формат ЛЧ

ЧШ
3





wd/iucd зЬлокум. yiodn. Тата

%$

Уи6.//*под* Подп и дата Взом uni.И' Унк.Р°ду& Родп и дата

- ч
z

I
m
ID
DO
I

Ш
PG

Т а б л и ц а  *{
Условное, 
найме, -  
нобание

Клим ата  
ческое 
исполнение, 
и катего
рия разме
щения по 
ГОСТ15150-66

требоба -
них к охру- 
лсающео 
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по
Г0СТ151 50-69

Услобш экс
плуатации 
6 ч а с ти  воз
действия  
механичес
ких ф а к то - 
роб Внешней 
среды по 
ГОСТ 17516-72

Степень 
защиты от  
прикоснове
ния х то х о -  
Ведущим 
частям нот 
проникнобе 
ниябодыпо 
Г0СТ1Ч25Ч-80

Труппа
услобиа 
хранения 
и  тр а н с
портиро
вания
изделии

по
ГОСТ15150-69

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
н а

панели

МТС-M ,
МТС-712.
птгс-р{}'
МТ2С-Р12,
WWCrpii
ПВТС-712,
ПВТХ-Pil
М8Г2С-Р/Ъ
ВТС-711.
erc-pii
ВТЗС-7Н,
ВТ2С-7Н

УХЛЧ Температу
ра о т-ю  до 
+60*С. Отно
сительная 
Влажность 
до 80%

ОтсутстВие 
трясти, Виб
рации и  
ударных Воз
действий

т о Хранение 
по группе 
Ж  Транс
портиро
вание по 
группе

"ОНО/"

в е р ти 
кальное
наВерти
кальной
панели



/7

I

*1

*
11

зоч*
280*

^ ------П Ь

I 1
•J *э: a S

1
_

1 --- х g У30§)

- r h

M20*tS*

m

75
. №*

Р а з м е т к а  для крепления
273НН

'Ш/
Л 1

У  слоёное обозначение установки манометра самопишу
щею с пневматическим регулирующим устройством НТ-711р: 

М анометр МТ-7НР ТМ 9-699-92. Установка {

I* Размеры для справок.
2. д е т а л и  поз. Ч п о с та в ля ю тс я  с прибором
3. Пн е Вм а т  ичесхие линии Выполнить металлическими 

трубкам и наруМсным диаметром 8мм. Подключение трубок 
по Г0СГ35/б5-8г, т и п  соединения oo-ot.

4. Подключение п и т а и и я  - 2.20в к приборам с приводом 
диаграм м ы  о т  м и к р о д в и га те ля  вы полнить медным гиб
ким  проводом сечением 0,35-о,5мм<?.

З Щ гз^т м ^- Б д д - дэ*
хиь— ;------------------------1______ ,____. Нанометр МТ-ЩмГ-?ЮО\Л и т  МассарюситА
г'ШШап*^ЩУмП^дп^^тпановакууммшрМВТ^НР^ j Y  '
.yfpnpa5 r j c p c o t r ^ ШГ-Р/2Д самопишущие с ре. ‘ 1 1

'оВер Пор сой ,

^ 7_ спец Ундин об t 
W контрКрюкоВЬ 

Утё  1 Гуров

— ••яг f гън  С wr/VM W W Jt^wt «-//«■
tр59гj  улирующим устройством ■ ,
' Установка на панели Лист У  i Л и с т о в у

W rrv f  Ре1‘ Ы‘ 63' 92________
\Ъата введения to-t 93

QfSp Mdrri ~ЛТ



ф о р / ч а т  j w





~|
toP

£j -
uJ

oiA
 ■Ы

пУ
О(1̂

Г̂>
1'Ы

!г1
~Ш£лГ»ЛСр*Подп 1/ damn 8ja*r uut fJ‘ТТГПРШ/ flo&r> и дата Ч

t

-H
_<v

»v.

Im
ш
LG

I
LO
Ю

T o б 'л  и ц д  j
Условное,
н а  и не, -  
ноВание

Клину т а  
уеское
исполнение 
и катего
рия разме
щения по 
ГОСТ 15150-69

требЬда- 
ния к окру 
Ж-снощеО 
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по
Г0СТ1 5150-69

Условия экс
плуатации 
в чисти воз
действия  
механичес
ких факто
ров внешней 
среды по 
ГОСТ 17516-72

Степень 
защиты от 
прикоснове
ния к т  OKQ-  
вед у щ и н  
частям нот 
проникнове
ния боды по 
Г0СТ1Ч25Ч-80

Группа 
услобиа 
хранения 
и тр а нс
портиро
вания 

• изделий 
по

ГОСТ15150-69

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
на

панели

МТ-7НР, 
ПТ-712р, 
MST-P//P,
m r-?i2p

чхлц Температу
ра о т -10 до 
*$0°С, Отно
сительная 
Влажность 
80%

О тс утств и й  
трясли,Вид- 
рации и удар 
ныл воздей
с тв и й .

Хранение 
по группе 
"Л" тр а н с
портиро
вание по 
группе 
“0 W "

верти
кальное 
на верти
кальной 
панели
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Р а з м е тк а  для крепления

ifcicv 

=> ?>-

Условное обозначение установки крана-перек
лючателя КП-3 на панели:

Кран-Переключатель КП-3 ТМЧ-722-92. Установка  /

I* Размеры для справок.
2  Л е т а л и  поз. 2 п о с та в л я ю тс я  с  краном-переключа

те ле м .
3. Подключение к рана в ы п о лн и ть  эластичны м и  

т р у б к а м и . Подсоединение т р у б к и  поГОСТ35165-22.
Тип соединения 4-02..

Е Е =ЕС ТЪпЛист\ М до кун  Подл Жмк, КрСЩ -ПврекЛЮ ЧателЬ  
2 ~Разро5/7орсов ~ kп~* к п -п

Взамен т-722-8? I
Группа 9 |ТМ^-722-д2|

J 'ли т. \Масса\Масш/тА.

КП-3, КП-6
лорарь —

Устанобке/ на панели
I

лислт/\ л и с то б З  J

V ^Плотей.\* i 3 А ДьуудиноВЩф, Ш рег. К966-92

£ '<3а т а  введения 101.93
УК 7 ' '• ф о р м а т  л ч



2 2
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*
|2l

I
РС\

«?
IS
£

1

Yl
у
$

Т а б л и ц а  {
Услов
ное
наиме
нова
ние
у с та 
новки

Н о й  ' Поз.  2 1 
К р а н -  | д е т а л и  

переключатель \ крепления 
ТУ3 6- Ш 6 -84

К о л и ч е с т в о  ~  '
/ 1 Чкогчплехт

Условное наименование

i к п -з , КП-6 См. п. 2

Размеры монтаэ+сной зоны 
н а  п а н е л и

_-£5_,, S5 ^

Т а б л и ц а  2

Услов
ное
наимено
вание
прибора

Количество
точек
переклю
чений

Максималь
ное рабочее 
давление 

(разрянсение), 
КГС/СН*

3
.8

1 1

КП- 3 3 0 ,2 0,95

КП-6 6

--- ---

ЩмлиспЛ'РРКМ. floAn_шт ТМ^-722-92
Формат ли



г///5.МлаШТодп и да/net \Взам uhS Н̂ г/м6.К°6̂ Подп. и дата
•Hi 09 JV  'М <Л>

з :
j >

I
V J
ГО
0 J

I
ш
Пи

Сч

Условное, 
н а  и не  -  

ноёание
Клим ат и 
уеское 
исполнение, 
и к а т его- 
рия резне 
имения по 
Г0СП5160Щ

КП-3,
кп-е

Требоба 
ния к окру- 
мсающей 
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по

г о с т т -6 9

УЗ. И Темпера
т у р а  о т  
~У5 до*ю*с 
Относи
тельная  
Влам с- 
ност ь  
до 90%

Уел общ ЭКС- 
плуатации 
В части без
действия 
механичес
ких ф акто
ров внешней 
среды по 
Г0СГШ6-Р2

То (б л  и ц д  $
Степень 
защиты о т  
прикоснове
ния к токо
ведущим 
частям йот
проникно6& изделии 
ниябодыпо по 
T0CW95V-80 ГОСГМдОМ

Группа 
условий 
хранения 
и  т ранс
портиро
вания

Хранение 
по группе 
01" трине 
портиро- 
вание по 
группе 

"jucp"

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 1 
н а

панели

Ллобое



i

I

J & L

CZ2

j?5*

4H
<w

2-Л*.

Р а з м е т к а  для  крепления

I
*

92ШЧ

\№

S L

1

У  слоёное обозначение устаноёки приёмника УСП-1М 
устройстВа измерения уробня и напора 9/i2-3f-0HBT-H но панели

Приёмник УСП-1М ТМ̂ -723-92. Устанобка!

I*  Размеры для справок, 
г. Н е т  а л  и поз. 2 по ста в ляю тся  с прибором.
3. Подключение прибора Выполнить медным проВо-  

дом сечением о т  £ до 6н№.

Взамен ТМЪ-723~№
Группа 9 ТМ^-723-92 J I

__ ____ : „ - -  }■■— Приемник УСП-1М, УСЛ-2М \Лигг1
'  iBMJittcri я* дох ум. \Поал. зато устройства измерения 

£ я з р а б \ П о р с о б у р о в н я  и напора 
, Прёоёр Пор С О Щ р М ^А  4№-3i-0H6T-ti, ЧМ2-Ъ2'0НБТЧ2 
К_____________ j  [ \ Установка на панели
>  О ш т  !М и н я Ж Щ щ Ш  Ре г. №66-92 N Уконт Крюкоос 1ffy PPVt

гчаоЁ~ ZPk дагпсГВёедеиия Ш 93

Масса Масштаб
П П

I
jiijcrnl \листоВ  у [

tpарм а т  ЛЧ



Z5

i гая—

Т а б л и ц а  i
У сло в 
ное
наим е
н о в а 
н и е  
9с т а -  
нобки

" — Г77Ш ------------------
Прием ник устройств 
ga измерения уровня 
и  напора УМ2-3/-0НБТ-Н 
и уме-зе-онбтчё гтб-5зч.оу1~ео________

Поз 2 
Л е т а л и  
крепления

К о л и ч е с т в о
/ | /комплект

у с л о в н о е  наименование

/ УСЛ-tM ,  УС/7-2М См- п .2

Р а зм е р ь / монтаэ+сной зоны 
на п а н е л и

70 70

Та б л  и  ц а  2

л

У сло в 
ное
на и м е
нова
ние^

’ прибора

Назначе
ние
прибора

" Род
тока

Ток 
п о т 
ребле
ния, 
Л

напря-
ж.енш
питал
ния.
В

Лиапозан 
измере
ния, 

м

Мае-
са,
кг

УСП-1М Л ЛЯ изме- Пере- 0,45 НО О т 0 до/,25 3
рения мен- 2,5; 5; 7,5;
уровня ный /0,45; 20

50Гц

'УСП-2М Зля изме- /,25; 2,5; 5;
рения 7,5, /о; 20)
напора 30, чо

"1—
z tz
fan Лисп, нЗакум Повп. Varna T M V 7 2 3 - 9 2

Оиог>

ф орм ат  ЛЧ





fflu&.K* пМАПодп и дата

II-
УсЛО&НО&
н а и м е 
нование

8jom ин&М'l/HLtHd.ИЯРодп и дата (ь

I X

!

га
LM

!
ш
PG

3 f

Успчм
усп-гм

Климаты  
ч&ское 
исполнение 
и катего
рия разме
щения по 
Г0СП5150*&

УХЛЦ

ТредЪЬа -  
ния л жру -, 
жаю щ сй  
среде 
тип ат
мосферы 
по

rocmW'B9

Темпера
тура о т  
1 до WC.

Условия ж - дтелень 
плуатации защиты от 
в часта 6оз\ 
действия  
механичес
ких такто-

Та&л и ц а 3

роб внешней про ни кнобе
среды по 
№i7S16~?5

прикоснове
ния к т о к  о- 
Ведущ им
частям йот Вания
ния воды по 
Г0СТт5У-80

Группа I ‘рабочее 
условий I полола? 
хранения мае при 

уста-и  транс.- 
пдртиро-

изделии
по

РОСТ/s/jo-ee

Хранение 
по группе 
УГ,транс
портиро
вание по 
группе 

-ожч*

нобке
на

панели

Горизон
тальное 
на Верти
кальной 
панели



I*S

ь  
n
i§

Ьот&Ф'РМЧ

Пример услоВного обозначения установки тягона- 
поромера диереререни. и ильного жидкостного ТДЖ1*/Ш на панели:

Тягонапоропер ТДЖНШО т т -726-92. Установка!

/.* Размеры для справок.
2. Реш али поз. 2 поставляю тся с прибором.
3. Подключение прибора выполнить резиновой трубкой  

с в н у т р е н н и е  диам етром  6мм.

к г
*

. Взамен тмч-726 - 8?
Группа 9 Тт-72Б-92

' Лит.\Масса]насшШIPSO*™ —  Тягонапоромер 
ъШ р с о В ' -у З ^ ¥ ^  диереререни, иальный  
Т 7ги~ ж и д к о с тн ы й

ТДЖ , . . . . . .
Установка на панели Л и с т  /1 Листов Ч
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№
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Та 5л и ц а  1
У слов
ное
найме- 
ноБа-

" р а з м е р ы , мм I П03.1 1 
Тягонапоромер __ ''дифференциальный

Поз. 2 
Б о лт

ГОСТ?Р98~Р0

В Г д
^жидкостной _ 'ТУ25-11 935-81

уСГП̂ У- я В С; к о ли ч е с тв о
робки I____ I.. чI у с л о в н о е  наименование |

[332
чн
542
?43

138 92 324 J93_ 1 /06 ТДЖ 1*1600
У 402 271 \ j ТДЖ1*2500

534 № ТДЖ 1* 4000
735 603 ТДЖ1* 6300

332
iflf

162 114 324 193 ! №\ ТДЖ2Х /600
z 402 271 ТДЖ2 * 2500

J2U
Ттчз

534 403 ТДЖ2 X 4000
735 603 ТДЖ2 * 6300

332 202 154 324 193 !1 168 ТДЖ 3*1600
3 411 402 271 [ !I : ТДЖ3 * 2500 М6-8а*12-58 01б\ 

(См.п-2)542 534 403 i т д ж з *  4000
743 735 ВОЗ I ТДЖЗ л 6300
332 242 194 324 193 208 I ТДЖ 4 л 1600

if л ц
542

402 271 ТДЖ4 л 2500
534 403 ТйЖЧ Л 4000

743 735 603 ТДЖЧ л БЗОО1 332322 274 324 193 288 I ТДЖ6* 16005 411 402 271 ТДЖ6 * 2500
542 534 403 ТДЖ 6 х 4000
743 735 603\ --- 1II__ ТДЖ 6 * 6300

Размеры монтая-сноО зоны 
на панели

М

В/ _ В2

□ п

ИзМлйсп У* с/окуп 1Ш7Г Пате. ТМ4-725-92
дэорнс/т ЯЧ



\
%
1

К
1$ij£$

г\
t ч1*
1

Т а б л и ц а  2
У с л о в н о е
н а и г п е -
н о б а н и е
п р и б о р а

Р а з м е р ы ,  мм
К о л и 
ч е с т в о
т р у б о к
(то ч е к
измере

ния)

д и а п а 
з о н
измере
ний

Па

Г>
 5

■
1 

1
—

---
---

---
---

---
—

1

Hi H i В1 В2

т д  ж у > / е о о 220 220 90 90 4 1600 1,59
Т ДЖ1 *  2500 260 260 1 2500 Ш
ТД Ж  м  4000 320 320 4000 1,71
Т Д Ж  1* 6300 Г Ч20 420 1 __ 6300 3,52
Т Д Ж  2 4 6 0 0 220 220 1\ 1°° ЮО 2 1600 1,25
Т д ж 2  * 2500 260 , 2бо jI I

I
I 2500 2,4?

Т Д Ж  2 '  4000 320 ! 320 I 4000 3,?С
Т Д Ж 2 *  6300 420 , 420 6300 4,00
Т Д Ж З  * 1600 220 ! 220 I 420 /20 3 1600 \! W
Т Д Ж  3 x2500 260 , 260 i 2500 \! 2.65
Т Д Ж З  * 4000 320 : 320 ! 4000 !! 3,?5
Т Д Ж З  х 6300 420 420 ! 6300 1 4,16

Г Т Д Ж 4  4 6 0 0 Г 220 ! 220 140 140 ч [  '600 2,29 ■
Т Д Ж 4 х  2500 360 , 260 1 2500 3,VV

Г Т Д Ж Ч *  4000 320 I 320' 1 4000 4,51
Т Д Ж 4 * 6300 420 ; изо 6300 6,20
Т Д Ж 6  у 1600 320 ' 220 120 120 6 1600 3,55

Г  Т Д Ж 6 у 2500 260 260 : 2500 4,40
Т Д Ж6  У 4000 320 320 4000 6,03
Т Д Ж 6 * 6300 \| 420 420 6300 2,30

Лися, N* док у а? Под г, Лота ТМ^-72Е-Э2
Лисп,
'з

<Рор/чат лч
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1 * iПодп и дата 8)<зм инкнЩнб.УдудХПодл и дата
4CU~/
{С ьи 'Х /____1 1

J>
I

г а
с п

I
ш
м

Условное, 
найме. -  
ноВание

Клим а ти
ческое 
исполнение 
и катего
рия разме
щения по 
ГОСТ 15150-6$

Требова
ния к окру- 
жаю щ ер  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по
Г0СТ1 51 50-69

Условия экс
плуатации  
В части воз
действия/ 
механичес
ких ф акто
ров внешней 
среды по 
ГОСТ 17516-72

Степень 
защиты о т  
прикоснове
ния к то к о -  
ведущим  
частям нот 
проникнобе 
ния боды по 
Г0СТ1Ч25Ч-80

_ ^  *7 *”■/ О
группа 
Условии 
хранения 
и  тр а н с 
портиро
вания  
изделии  

по
ГОСТ 15150-69

Рабочее 
положе
ние при 
уста 
новке 
н а

панели

т т УЛЛУ Температу
ра о т  5до 
SO°c О т но 
сигнальная 
влажность 
о т  50 до
80Уо

О т с у т с т 
вие тр я с 
ки  и виб
рации

Хранение, 
по группе 
"Л" транс
портиро
вание по 
группе 
*ОЖЧ"

Верти
кальное
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Разм етка для крепления

Усло вно е  обозначение у  с та н  об к и манометра 
показывающего) М ТП-3 на панели:

Манометр МТП-3 ТМ9-Р35-92. Установка i

£  Размеры для справок
2. Подключение к м аном етру измерительных линий  

Выполнить В с о о т в е т с т в и и  с  и н с тр ук ц и е й  по эксплуатации.

1^-735-92,
масшмЬ

Установка н а  панели  
___Рег, К°66~92
Пата введения Ж  93

и т . масса

'Формат лу



1

Та 5 л  и ц  а  1
Услов
ное
наиме
нова
ние
ч е т а -
ноВки

ПазА
Манометр 
показывающий 

ТУ25-02.. 101293 -  83

Поз. 2 
В и н т

ГОСТ17473- 80

К о ли ч е ств о
У ! Ч

/ М ТП'З ВМЧ-bq* 16 48 016

Р а з м е р ь /  м о н та э ч с н о й  зоны  
н а  п а н  &ути

i!
I

I
Т а б л и ц  а 2

В е р х н и й  п р е д е л  1 
и з м е р е н и и

\ Класс  
I т о ч 

н о с ти
Масса,

кг

кЛа(кгс/см*) мПа{кгс/см*) !

100; /60; 250; У; 1,6, 2,5; 4; 6; 2,5А 0,16
400; 600; Ю; 16; 35; 40,

(/ ;/ ,£ ; 2,5; Ч;$ (10 ; /6, 25; 40; 60;
100; 160; 350; 400) 1

£

ТМ ^-735-92
Лося

2
фор н о т  Jftf



tj&h К» nodXПодn и д а та  \Взам ин& лЧ 1/н&.М°ду£кПодг> и д а та

4 1
LM
U1

I
Ш
М

Условное 
н а й м е  -  
ноВание.

Клим ати
ческое 
исполнение 
и катего
рия разме
щения по 
Г0СТ15150-6&

ПТП-3 У хл

Тредо&а 
ния к окру
жающей  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по

гост т о-69

исполне
ние S3 
Темпера- 
п и р а  о/n
-£Qdo+eQ%
О тноси
те льн а я  
Влажность 
до 99% 
ори 35*С

УслШ йТж - 
плуатации  
Ь части Воз
действия  
механичес
ких та к то -  
роб Внешней 
среды по 
ГОСТ 17516 "72

Вибрация 
do<?S нг с 

а м п л и т у 
дой до 0,6у/у

Степень 
защиты от  
прикосноВе

Та б'л и ц а  3

ния к то к о - и  т р а н с -  
ведущим пор т и р  о- 
частям йот да ния  
проникноЗе- изделий  
ния воды по по 
Г0СТ1Ч259-80 ГОСТ15150-69

Группа 
Условий 
хранения

Гранение  
по группе 
Л ”, т р а н с 
пор ти ро
вание по 
группе  
*0Ж2"

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
н а

панели

Верти
кальное 

на ёсрггш-\ 
сальной 
п а н е ли
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i
\

Budjj Разметка для крепления

i

t
1

\

У е л  о В нов обозначение устаноёки блока извлече
ния корня 5ИК-( исполнения 08908124 на панели:

блок 5ИК-1 ТМУ-736-92. УстаноВка {

I*  Размеры д ля  справок.
2 Л е та ли  поз. 2 поставляются с блоком.
3- ХВостовую часть блока закрепить noTM3-W-92.
4. Подключение блока к датчикам выполнить | 

кабелем с медными ысилами сечением не менее о,35мм*, ! 
заземление -медным про бодом сечением 2-3мм<

Взамен ТМ4 -736 
Г р у ппа 09_________

блок извлечения 
корня

Б И К -1

У с та н о В к а  на панели

TMV735-32

Рег. №66-92
Пата введения 101.93

Лист1\ л  истод 5

форма т  Л9

i

I
1
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№
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н1
П№

у(
&

 \"
ffd

&n
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da
m

g]
PUC 2

Остальное см. puc.f

Та 6 л  и и  a 1
Услов
ное
найме-
HO&Q-
н и е
у с т а 
новки

размеры,
п т

Шифр
раз-
ме-
роб

Поз.{
блох извлечения 

корня
ТУ25-02-720122 -81

Поз.2
Л е т а л и

крепления

Я в Я< Bt к о л и ч е с т в о

'Ч 1

У с л о в н о е  наименование

1 160 so 156 76 1 6 Н К Ч См.п.2
2 т 72 138 69 2

Схема подключения
I исполнения

08908184,08908/24-01
—08908184-08

>  ' 
сХ

I

1

I

Наименоеа- 1л* 
н ц е  ц епи  'Клем

мы
с е т ь  ~220 1 /
/'340)6 50ГЦ 2
Корпус ! 3
~ 39 В 1 5

Выход +20мЯ 1 6
Выход +34 в 13
Выход *348 19
Вы ход-10в 20
Выход-зОмА 21
выход-248 22
Выход -  5мА 23
Выход "Обш, " 24
вход -общ'’ 25
Вход Uп и т 26-
Вход *5мА г?
Выход -248 28

~388 29
Выход* 5мА 30

шм. Лися ~У докЧм~ Т М ^ - 7 3 Б - 9 2

I

I

Пиет
2

Формат Л9
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*
1

1

<?. исполнения 0S90H24-0&.- -0290Bt2949.

К преобр crsoSame 
ЛК>"Сзперир-22ДД-ех~

ш

(г ^ ) \Сать~2ео&ьо)в' . <•/>/•, у
V V

XSI \ 
/JwN
( с г 1 " " \8ых одной сигнал
K Z s
XPi \

——/о

Та б л  и  и, а 2
Обозна
чение

разъема
Тип отбетных частей разъепоб 6ИК-1
иаюлнений'€б$1 -ю исполнении-О?,-09,-If- -ft

ХР/ ВапаВкашрзопш? Розеткашшпэзгб

ХР2 Ьстабкашртгэп розеткагртбкпягз

XSi ВстаВка ШР16ПШ5 Вилка 2РТТ16КПЭ2Ш5
I

Размеры мантаэ+сноС! зоны 
н а  п а н е ли

т —  

*

1_____

--"j--
1 |

W» I
«ь

JL____
1

| .95  J 45

щ.flucn л »  до ним Подп Хате TM V73E-92
ф о р м а т  Л4

ftuan
3
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£

i*i
i l l

Та 6/i и ц  а 3

Обозначение 
исполнения 
блока бИК-i

шидзр\ 
раз- ' 
пе-е ,РОО

Пред ель- I 
ные значе
ния ! 
ёходно го 
сигналам А

! Предель - \ 
j ныезначв- 
! ния 8ьпод
ного сиг
нала, мА

\Напря-\Потре& Мао 
\ясйниеляемая са, 
пита-\ мощ- | кг 
ни л, б ! но иль,'
частот  ̂ за

08908124 1 ji

08908124-01 220,50 10 5,5

0890В124 -02 2 0 -5 0-5
08908124-03 4-20 0 -20

08 908124-04 1 i ч -20 ;240,50 1

08908124-05 2
I
I
j

i
!
i

08 9 0 8124 - 06 0 -5 I
I
|

08908124-0?
1

I
I

! 08908124-08
!

2 4-20 0-20 220,50
|| 02908124-09

! 08908124 40 4-20

08908124-11

08908124 -12 0-5
\ 08908124 -13 0-20 240,50

08208124 -14 4-20

&

I

£Q
•C; •V

I •Vщ*Лисп № до К УМ Подп

щ TM^-736-92 Лист

ф о р м а т  м
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рс
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диб К» псЩПодп и  й о та  №ам ин8.н\1/н&.Уду6ЛПодп. ц  д а та

— I

.J>
I

^si
ы
m

I
ш
r u

Oi j f

<Af

Обозна
чение uc 
пол нения 
блока  
5ИК-1

К л и м а т и 
ческое 
исполнение 
и  к а т е г о 
рия разме
щ ения по  
ГОСТ 15150-69

От2!2Ч„„ 
OtWiZHd)} 
Q 8 3 0 8 { 2 9 z P 2 _  
0 2 9 0 S I 2 9 - Q 3 ,  
Q 2 9 Q 8 U 9 - Q H ,  
0 2 S Q 8 ( 2 9 z ^  
0 2 9 0 8 (2 9 -0 6 2  
08908129-07 

W Q 8 I 2 9 - Q S  
j m m t -оз 
08908(29 -0 L  
02908109-I f ,  
08908129-18, 
08908129-13, 
Q 8 № 1 2 9 - 1 4

требоба
Hi/я A  o m
ж.анэщей 
среде 
тип ат
мосферы 
по

Г0СТ15150-69

M M Lтвз_
JM JL
ТВЗ

~Шл±
ТВЗ
ухлч
ТВЗ
УХЛЧ
ТВЗ

Условия экс 
плуатсщии  
в части  воз
д е й с т в и я  
механичес
ких ф а к то 
ров внешней 
среды по 
ГОСТ 17516 ~?2

Среда ёзры 
Вобезопас- 
ная.

Лля  исполь
зования  
ё систем ах  
кон тр о ля  
Взрывоопас■

Т Я Ж 3'

допуска ет  ся Вибрации 
в диапазоне 
частот 1-60гч 
при Вибро
ускорении 
до о м/сл

Степень 
защ иты  о т  
прикоснове
ния к т о к о -  
ведущим  
частям нот  
проникнобе 
ния воды по rocmzw-so

Т о б 'л  и  ц а  9
'Группа
условии 
хранения 
и транс
портиро
вания
изделий

по
ГОСТ 15150-69

JP 4 0 Хранение  
t/а группе  
7)~ транс
портиро
вание по 
группе

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
на

панели

Го р и зо н 
т а л ь н о е  
н а  ве р ти  
к а льн о й  
п а н е л и



о т м е т к а  для крепления
' 8tW

I

I____ fj
 I
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У с л о в н о е  обозначение, у с т а н о в к и  б ло к а  п и т а н и я  
2 2 6 П -3 6  н а  п а н е л и ;

Елок питания 225П-36 ТМ^~737-92. Установка i

/.* Размеры для справок
2. Л е та л и  поз 2 п о ста в ляю тся  с блоком
3 х в о с то в у  ч а с т ь  б ло к а  з а к р е п и ть  ПОТМЗ-/Ч1-89.
4 Подключение б ло к а  в ы п о лн и ть  м едны м  прово

дом сечением 0,35-0,5мм*, заземление -м едны м  проводом 
сечением 2 -Змм*

*0 >,• 

к  ч '

\ Взамен ТМЧ-73Р-8?
] Группа  9

Ш Ш Ш ш М  ваш * иия
У с та н о в к а  на панели

TMV737-92
Щ*я- м р с с ц ^ ш т

- Л и с п и \JiuanoBT6 _

' tOt 93



hi
Услов Разм еры . 'Ш т П03.1 Пог.2
ное мм раз- ! б л о к Л е та ла
на и не- ме- п и т а н и я крепл&пня
ноба-
н и е

1

_ 1 .1  1 Г
7925-02- 750159-81 Г

у с т а 
новки''

; Я в \ я < '
1

! 51 \> 11 к о л и ч е с т в о  ^

1 i 1 к о т плана
; ii ! у с л о в н о е  наим енование \

4 \(60 80 ; 156 76 1 / I  226/7-36 См п2

2
1
' w Р2 138 69 2

Т а б л и ц *

П р  и  м е ч а н и е .  Ш и ф р  размеров Входит §  обозначение ВМ№!& 
(последую щ ая цифра после ш и ф ра  клим атическою  исполнимы*

Схема подклночей и я \
>

У. Исполнения 029(9071-04,06

8*/0В,50Гц
JT

Выход 36 в

(канак

1

^В ы ход 36 в

£
$

>
*

(т
ХТ1

Во c L
Ч in  nL—о О— 

in  r£-

{. * In  n7

\
I -

i0o 8  
%  o* 

f t ,  £ _ !Ч 1 
УФК ^  №
■ 1 

}
1

1 -

1 . ^ и—?

1 Й V,
О о .

L  Ц . # \
(  + - '*Ь я

f

1 -

j“o о"
)*?> i>

Y-- г »

' .С е т ь -aao ш и
гчов,50гц

1 -

Выход 36в

^2  на нал

. Выход 36 a

> Выход 36 в

- J

■ 1 1

Uirtрисп\а»аокум Подо Зата ТМ^-737-92 (tucm

форм ат яч







ъиЕ&поЗл.

I

i

— I

I
V J
L n I

v j

I
Ш
f \ J

hoetn. u д а та  1vh6.jp дчбл
'Л* * - fA  У г  c'T- 9 x 4 jr
H I

Вуз»- ш1 /А подп. и д а т а

Обозначение Коли- Напря- Шифр
исполнения чес- ж е - нап-

тбо ние ря-
ка- п и т а - ж е -
н а - н и  я, в. ния
лоб Часто-

т а

Q8 919071 / -220,50гц 1

08 919ОН -0S

08919071 -09 2

08919071 -06

1089/9071-16 *

08919071-20 •220,50$$*

089/9071-22 'НО, 50гц 2

08919071-84 8 ' 220,50л( 1

02919071-28 Щ501Ф

02919071-30 •290,50гц 2

ное 
с т а -  
б и ли -

ряж е
ние, в

Номиналь
ный то к  
нагрузки 
одного 
канала  
блока, 

мА

36

Макси
мальный 
т о к  н а г
рузки 
одного 
канала 
блока, мА

Потреб 
ляемая 
мощ
ность 
при ток» 
нагрузки
но один 
канст-?а*

Ток сраба
тывания 
защиты  
о т  перег
рузок по 
каждо
му кана
лу, мА

Та б  л  и и и  2___
Мас-

Wump са, 
ьаба- к г  
р а т 
ных |
Раз- 
мерой

Ток сра
батыва
ния заи̂ и-
т ы  о т  
коротко
го замы
кания, 

мА



т.яямШ икшжшптх&ШВГХ ш Г аНс)у&, ffodn й  д а та
fCd.

з ;

I

L-Nl

V
Ш
n o

<r

Условное, 
н а й м е . -  
н о В а н и е

и катего
рия разме
щения по 
ГОСТ{5150-6§\ п о

Г0СЛ5150-69

22 6П  - J 6

К л  им a  m u  Требоба -  
ческое ния к  окру 
исполнение ж а ю и ц е й

УХЛЧ

среде  
т и п  а т 
мосферы

Темпера
т у р а  о т  
У до60°С. 
О тн о с и 
те ль н а я  
Влажносгт 
от30до80%>. 
Среда бзры- 
Вобезопас 
ная

Услобия экс 
п л у а та ц и и  
В ч а с т и  Воз
д е й с т в и я  
механичес
ких ф а к т о -  
роб Внешней 
среды по
ГОСТ i?Si6 -?2 Г0СТ№5У-80

Попускает
ся Вибра
ц и я  6 диа
пазоне час
т о т  1-60 гц 
и  Вибро ус 
корением  

5  м/сек

____________ Т с п З л  и ц а 3
Степень  
з а щ и ты  о т
прикоснове
ния к  т о к  о -  
В е дущ и м  
частям  й о т
проникнобе и з д е л и й
ния боды по по

ГОСТ15150-69

Группа  
услови й  
хран ени я  
и  т р а н с 
п о р т и р о 
в а н и я

хранение  
по группе 
Ж, транс
портиро
вание по 
группе  
*ОЖЧ"

рабочее 
полож е 
ни е  при 
у с т а 
новке  
н а  

п а н е л и

Горизон
тальное  
н а  Вертц 
кальной 
п а н е ли



р а зм е тк а  для крепления
76НП

г п \К2
N

\

% ;

щ '  i

I .

1Г
Условн ое  обозначение у с та н о в к и  блока  

преобразования си гн а ло в  б  ПС-24 на па н е ли :
блок 6ПС-24 TM4-74-I-92. Установка 1

~щ— - I*  Разм еры  д л я  справок.
^  2. д е т а л и  поз. 2 п о с т а в л я ю т с я  с  прибором.
\  х 3 хвостовую часть блока закрепить поТМЗЧЧ1-29»

j У Линию  связи с преобразоВателеп Вы полнить кабелем 
^ — j с медными э+силами сечением не менее 0.35мм*. Заделку 
; 3? | кабеля ё  о тв е тн ую  часть разъема произвести В с о о тб е т-
\х | с тё и и  с и н с т р у к ц и е й  по э к с п л у а та ц и и .
^  ; 5- Подключение цепей выходных сигналов и  п и т а н и я

^ б л о к а  выполнить медным гибким проводом сечением 0,5-j  мм*
§ * -Z J7 1 “

С •

Взамен ТМЧ-7Ч1-871 

Г р и п п а 9 |ТМ4-7^-92
'm i& * m iH -e o a n jm  ВЛ ? я  cazHa/io

в ПС-2 Ч

*а- ^лйтТмасса мсешмА

с т а н  овна н а  панели
| ^  ЩЙтецуудйы

j l ! ̂  \У% Т^ГуЩ  ВёбдёнбГТшЗ
1Ш~ Реъ rt°66- g2

ТйстоВ ь

Ф орм ат Л У



4 7

! р

Та  б л  и и, а  {
У с л а б -  I Поз. /
Ное 1 Бл о к  преобразова
на игле- ! н и я  с и г н а л о в  
НОбание• ТУ25-02.720Ш-3 5  
у с та -  !

Поз. 2 
Д е т а л и  
крепления

НО он и к о л  и  ч е с т о о
1 Г Ткдм пле кт

У с л о в н о е  наименование

/ 5ПС-ЗЧ См. п. 2

Размеры монтаж ной зоны 
на п а н е л и

>1
I
1!

"  Г ~ '

_Ч5

Схема под к но ч ения

И  преобразовать Г 
ЛЮ 'Campup-tS -£х“ ].

1 Питание -2208 soru. 
j (-тов soru.)

v Выходной сигнал 
' (  к нагрузке)

_______________ ________Т а б л и ц а  2
! О бозначение'Типы  ответных частейразгемоб 

разъема блока БПС-гч исполнений 02919)?2,-02,
_______ ' ^ ^ ( L - M r f O r L L - H .  - f i r  К .  - г о -12
Xpf __ I ВстаВка шрзопззш7

х р з В с та в к а  ШР16№ ~ЭГ5
XS1 В с т а в к а  шр1елзэш5

щ Щ Ш ^ д р х т "Повпук ж ТМ^Ч —741—9 2
Пит

Формат  jPy
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га

Т а б л и ц а  ц
Условное 
н а й м е  -  
нобанце

К ли м а та  
четкое, 
исполнение 
и катего
рия разме
щения по 
Г0СТ15150М

требода
ния к окру 
ж аю щ ей  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по

ГОСТ15150-69

Услобия экс
плуатации  
Ь част и  без
де й стви я  
механичес
ких т а к  т о -  
роб Внешней 
среды по 
ГОСТ 17516-72

Степень 
защ иты о т  
прикоснове
ния к то к о -  
Ведущим 
частям йот 
проникнобе 
ния воды по 
Г0СТМ25Ч-80

Группа 
услоВий 
хранения 
и  тр а н с 
портиро
вания  
изделии  

по
ГОСТ15150-69

рабочее 
положе
ние при 
уста 
новке 
н а

панели

ВПС-ЭЧ УХ ЛЗ Темпера
тура  о т  
-20 до*50°С. 
Относи
тельная 
Вла ж 
ность о т  
30 до 80%

Попускает
ся Вибрация 
с частотой 
о т  Ь5доШг 
и амплиту
дой доЩЗмм.

Хранение 
по группе 
'77/ транс
портиро
вание по 
группе 
но ж г

Горизон
тальное 
на Вер
тикаль
ной па
нели
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Р а зм е тк а  для  крепления
/55 мч

■
\  R2

1------------- 1L_SZ_
- Г

Ч слоВ ное обозначение у с т а н о в к и  и н т е г р а то р а  
И-1 н а  п а н е ли :

интегратор И-1 7W -743-92. Устанобка1

I* Размеры д ля  справок.
2 Л е т а л и  поз. 2 п о с та в ля ю тс я  с прибором.
3. Хбостобую часть прибора закрепить noTH3-/4i-89.
4. Подключение прибора Выполнить гибким медным 

прободом сечением 0,35-0,5мм*, заземление-меднь/м 
проВодом сечением 2 -3 мм?

&

1 j \
*ч
14

Узм.Лисл1~Ч>домм___ _ Подгг■_ Пата
Разоаб Л орсоНГ 
Проо Порса/Г

ьлслёц^чудинбб~
Н. контй Крюкова 

Что Л ГУРОё

Взамен 
Группа 9 TM3-733-32

интегратор
Устанобка на панели

Рег.Ы°бб-92
Рато ВВедения / 0/.93

Лит \ПасссМосшт ’

Л и с т 4 \Листоб Л

дрорм ат л у
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5:у
Услов
ное
наиме
нова
ние
у с т а -
нобкц

По 3.1
ин те гр а то р  

ТУ 25-7313.0019-87

Поз. 2 
Л е та ли  

крепления

к о ли ч е с тв о
1 I комплект
Условное наименование

1 И -1 См. п 2

Ра зм еры  м онтансной зоны_ 
на па нели

* Г
т

-----!-----
1

_________1________1
$.

х
130 130

Схем а подкльрч^ния_

В_илка РП10-Итз~

Сеть *2208 50гц^

Сигнал к ИИСЭ

'̂ Входной сигнал

UsMUlucm, № док ум. 'Подл _ Уатй
Т М ^ - 7 ^ 3 - 9 2 Лисп

\г
___Ф орм ат ли



Т а б л и ц а  2

*<»
j i i

15^
*1 5; 
*  «и 

<§ V

Н а п р я -\п о тр е О  
я се н ц е  ляем ая  
п и т а - '.м о щ -  
н ш ,В  ' н о с ть .  

ча сто- & а 
т а , г ц

П редель
ные зна
чения  

Входного 
си гн а ла

Выходной
с и г н а л

Е д и н и ц а  и з А В О и н и ц а  
я е р е н и я  1 измерения 
сум м а рн ого  ! к о л и ч е с т -  
к о л и ч е с т б а  Ва эм&ктри- 
п р о д у к т а  , ч е стб а  

i

Мае-
са,
КГ

220 ,5 0 ; 8
\\
1
i

1
1
1
!

1
1
1
1

1

0 - 5  мл, 
о -гона,
Ч-20нЯ,
О-Ю В

i I / *Ч а с т о т -  ' V  
ный по  {У*-лю бая еди- 
г о т ш Ш н и ц а  обгона  
для сопря-при единице  
з+свнчяс ^измерения 
системами р а с х о д а  V3/c)
учета икон* 
троля энер-I 
гии UUC3 |

м л -с Ч

LmJtuan It* dotc</id лодп ТМ ^-7^3-92
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? J  I е К

Г°Ч
гл-

$
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I

Ы
I

LD
0 J

_________ _______ ____________________ Та бл и ц а  з
Условное 
н а й м е  _ 
нобаниа

к ли м а ти 
ческое, 
исполнение, 
и катего
рии раз/че- 
имения по 
ГОСТf5150-6$

тре&оба -  
ния к окру- 
э+са/ощеи 
среде
т и п  <7/77-
моарерь/
по

Г0Ст/50-69

УСЛОбШ экс
плуатации  
б части ооз- 
дейстбия/ 
механичес
ких ф акто
ров Внешней 
среды по 
ГОСТ -ГР

Степень 
защиты о т  
прикоснове
ния к то к о -  
Ведущим 
частям нот  
проникнобе 
ния боды по 
Г0СТ№5Ч-80

Группа
услобий 
хранения 
U тр а н с -  
портиро- 
бания  

• изделий  
по

ГОСТ15150-69

рабочее, 
положе
ние при 
уста 
новке 
н а

панели

И-1 У/Л if Темпера
туре* о т  
5 до во°с 
Относи
тельная 
ёлаз+снот 
807* npuJSv

дРЧО

тщ
%

’
s

u
n

Горизон
тальное 
на Верти 
казной 
панели

- j

I
!



Р а з м е т к а  д л я  креплен и я  
Я&М  -1

т
Цат&.фс/НМ

ФА<МЧ

Г§1—

I!
i^:па-

П р и м е р  У с ло В и о го  обозн ачения у с т а н о В к и  
м а н о м е т р а  показы бающего М П З -У  н а  панели:

Манометр МЛЗ'У TM*i-?M~92. Установка!

* Размеры для справок.

n;
§ v

5:

УзмлисА Квдокум. 
разрад  Порсоб

взамен 
Группе/ 9 ■ M-7V1-92

__________IМанометры МПЗ-у> мпч-З
П°°Р.ЗаЩ Вакуумкетры ВПЗ-Ь\ ВПЧ-9

Л и т  \мсгсса Maceumai

Про£ | Лор со КW S p Jix  м сно ба к у чмметры
тп з; ч, тпч-у

h=-- i—5—•„--e.L̂_j__I__! Устанобкс! на панели
т п ~ А & Pei. P«66~sa({комтРкрюко'с.
п ш К х Ъ т в 'Х0 )? / г ^ рртс1 Введения /О/. 93

л  ист A oucmd S jj

Ф о р м а т  АЧ
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У с ло в 
ное
наймам
нова-
ние
у с та 
новки

Табл и ц а /
Размеры,

мм
Поз 1

Мано -  Ваму 'м- маноба- 
метр мета куумме/пр

Я в Н H i Д Ai d

показывающие 
ТУ25-02Н80335- 94 

Количество
/

Условное наименование

80 102 100 91 100 102 5,5
!

м п з -9  ; в п з -ч  | м впз-у

132 170 29 160 162 7 м п ч -9  \ В П Ч -Ч  \МВПЧ-У I
____________ !____________ i____________ i

Услов
ное
наиме
нова
ние
Уста-чслъ
нов*нобки

Поз 2 
В и н т

Поз.З
Гайка

ГОСТ 17473-20 'ГОСТ6927 ~?0

Продолж ение т а б л  /
ПОЗ У

иайоо
I Поз-5 

Шайба  ; Шайба 
ГОСТ69 02 -ро \ ГОСТНЗЯ-П

Коли У е с т б о  1
_______ У _ _ _  j у  J Т? J У

. I ' 1 
1 | BM5-6g.*f6- 42016̂  М5-6Н.5-016

--------- !-----------------
5И-65Г. 019 \ 5-03-016

2 ! ВПб-б^Ш ЧШ Мб'6 Н-5-016 6H.B5r.0ig j 6.02.016
________________ i------ ----------------

Разм еры  м о н т а ж н о й  зоны 
на п а н е ли

I

Ъмлися Iль бокун ПоОп iJeowЕ  ТМ 9-799-92
Лист

________срормат л</
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Т а б л и ц а  2
Услабное 
наимено- 
бание 
прибора

Размеры,
мм

Hi Нз Bi Вг
МПЗ-У, 
ВИЗ -У, 
мвпз-у

WO 100 т 100

мпч -У,
ВЛЧ -У, 
М6ПЧ-У т 150 150 150

i

|!
V

1 1

Услоб- 
ное наи
менова
ние при- 
бора

Верхние пределы измерений давления  
и з б ы т о ч н о го  \

-/ W Л  W fc-S W \J
измеряемая

среда

кПа ! пПа К ГС/см2 кПа пПа кгс/иК,
мпз-у
мпч-у

60,400,160} 
250,ЧЩ 600

о,£,Ч;/б; 
2,5] у; 6

— — _  I

i
ж а дности , пар, 
газ бтч.

\ кисло род. 
л ц  етилен-толька 
МПЗ-У добО*ю/сн*

-

г, 1,6; 2,5; 
Ч;е; 10; 16; 
25] 40; 6Q

\ в,5

Ч0]1б\25;ч0
Ь0;Ю0;160;
25о;чоо;Ш\

2 5

— —  1b I

мпз-у ~  1

„Хладон 13,13, 
—  j29,143,503

МПЗА-У, \ too; i60; | —

МП У А-у 250,400:600
111,6:2,5; 
у;  6______ •

— — —  ’Ж идкий, газооб
разный и  Вод
ный растВор  
аммиака

j

\1.1,6;2,5;'ю;1б;25М 
—  н;б;10;]б;\бо;т;/бо; \ 

25,40] ВО 250;Ч00;6001
— —

| МПЗ-У, 
! МПЧ-У

—  ; too; {60 j ЮОбдбОО ; _

1 1
1
1
I
I ~
t
i

Ж и д к о с т и

i впз-у, 
! впч-у

— — — 60,
100

- !  о,б , 
! /

i
I
i

! мвпз-у, 
]; т п ч - у

! 60,150; \ —  

\ 300;500 1

0,6; i,5;
з ; 5

100
j

}

1' —I

Ж и д к о с ти , па/l 
газ В /7?. у  j 
кислород  !( L —  {а,9; 1,5; 2,4 9,15',24 — 0,1 | 1

: М8ПЗА-Э 
i мвпча-у

60 ; 150; 1 —  
! зоо:50о

0,6,15; 
з :  5

100 —  ; 1 ж и д  кии, газо- 
образный и бод-,! 
ны й р а с тв о р  

: аммиака—  0,9; {,5; 2,У 9] 15; 24 — Гб ,i l  1
;;

-i МВ/73-У> —  | 1,5; 2,У 15; 24 | —
; \Хладон /2,13, 

0,{ 1 1 | 22,442, 503

ЦзНЛисщ №докупПодп. S Т М 4 - 7 Ч 4 - 9 2 |зг I
Ф орм ат jrq
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Условное.
н а и м е 
нование.

мпз-з
впз-у,
МВПЗ-У,
№Ч-Ч,
ВПЧ-Ч,
м&пч-ч

К ли м а та  
цеское. 
исполнение, 
ц к а те го  
рця разме
щения по 
Г0СТ1Л50-69

УЗ, re

Требова
ния к окру
ж аю щ ей  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по

Г0С715150-69

условия экс- 
плуатации  
В Част и Воз
де й стви я  
механичес
ких фсгктс- 
роб Внешнее 
среды по 
ГОСТ72997~8*1

Температу
ра от-ЗООЬ 
*00°С Бяоли- 
пропилено
вом корпусе 
uom-SOdo 
+6QX В ме
талличес
ком и ре но 
пластовом  
Корпусах

Степень 
защ иты  о т  
прикоснове
ния к то к о -  
Ведущим 
частям йот 
проникнове
ния боды по 
Г0СТ№5Ч-80

Гр у п п а  L3

Табл и ц а ч
рабочееГруппа 

УслобиО 
хранения 
и  т р а н с 
портиро
вания  
изделий  

по
ГОСТ(5(50-69

3M0.JP53 Хранение 
по группе 
Ж, т р а н с 
портиро
вание по 
группе 
"ОЖУ"

положе
ние при 
у с та - 
нобке 
н а

панели

Б е р ти - 
сильное, 
н а  Рер/пи
МСТЛЬНОМ
пан&ла

I
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Р а з м е тк а  для крепления
335нн

* 1
|

%’? 1
1

.« 
№

№
„

Услоёиое обозначение, устаноёки преобразоёатгля 
электронного ЛРК-1ПЭ датчика расхода DPK- /  на панели:

Преобразователь ДРК-1ПЭТ11Ч-7Н5-92. Устанобка 1

J*  Размеры для  справок.
3. д е т а л и  поз. 2 поставляются с прибором.
3. Подключение прибора Выполнить теднь/м гибким 

проводом сечением 0,35мм* заземление -  медным 
проводом сечением 2 -Змм*

У. Соединение с первичным преобразоёат елен№Р-МП 
Вы полнить Высокочастотным кабелем с  вол новы сяпротиё-
лен и е н  ?5  О/Ч (например, типа Рв-?5-Ы1 Г0СТНЗР6.*-79).Длина кабеля от 30 до МОм. Кабель £обгенпеста£ки t/e<

^  изкЛистv Мер_ОКУН.
^  разово Порсоб 
^  I j Л̂роёёр\~Порсо£

Подп.

Взамен
Группа 9 T M V 7 ^ i 5 - g 2

pVduuo§WipvjHjJi 
''крюко8а\

ГУРОВ

ронныО ДРК-1ПЭ д а т ч и 
ка расхода кореляцио* 
ного д Р К Ч

!  л и т . МассаMaaumat

1
•  1 1

—

Л и с т!\ Л и сто Б  у
Рег. N*es-93.

Ж е  11 Уата Введения /. oi 93
__________формат  л у__
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Тсзбли ua i
усло в
ное
найме -  
нова -  
ние  
у с т а 
новки

ПОЗ. /

Преобразователь элек
тронный д а т ч и к а  
р а схода  P P K -i  
ТУ25-ЗЧР2.0/6-92

Поз.2
Л е т а л и
крепления

к о л и ч е с т в о
/ | /к о м п ле к т
У с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

/ ЯРК-1П Э С м  П-2

Размеры нонтаэчсной зоны 
н а  п а н е л и

Т а б л и ц а  2
П р в а е л ы  
и зм е р е 
н и я  _
;р а с х о д а ,
М3/ч

п р е б е л  
и зм ере
н и я

с ч е т ч и 
ка , М 3

В ы ходны е
с и гн а л ь /

Напряже
н и е
п и т а 
н и я ,

В

потреб
ляемая
мощ
н о сть ,
8 т

М о с
са,
кг

50; 80,12 5 99999,9 0 -5  и ли ^О м А  
и  им  ПУЛЬ -  
сны й н а  наг
р у з к у  ъ/кОн  
( 0 - 5  мА на  наг
р у з к у -3,5x0/$

''220 час
т о т о й  

50гц

SO 15

\

I . •ЛМися N* док ум Падл. а  т т - 7 ^ 5  - g g  f y
__________ф о р м а т  л$  __
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С х е м а  n о д к л ю ч е н и я

Кабель PK-PS Конт./НЖиян
/ Vг -

д г

Выход

Конт РвЖШб/

i Ж и л а
2 ж ра н

Конт. /Р ж и л ы

1 Ж ила  У
ГОГ&ЛА Л

2
ж ила 3
кааольО

4г
5

Ж ила <
кадеяьР—

У . Кабель ?  используется только для проведения 
метрологических поёерок.

2. Э кран  К а б е ле й  7 -3  с о е д и н и ть  с  кленам и "Земля "ВРИ- 1ПП.
3. В неш ние ч е тр о й с тб а , подкл ючае/чые к 6ь/Водам 

д а тч и к о б , не долнены  образ о Вы ёать гальёаничесжой с Вяз и 
меэ+сду к о н т а к т а м и  разге/ча XS7 и  ко нта к та м и  
разъема XS5.

Uin Яис/п НодОХЧМ. По дп. Hama 1 т - 7 ^ - 3 2
писм

ф о р /ч а т  л ч
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Ln
I

LO
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0S

Ш& tfi>ditf\Podn и  д а та CN

УсловноеНС/Ц/ч^ „
но Soние

К ли м а то  
ческое 
исполнение, 
и к а те го 
рия разме
щение мо 
Г0СТ/5/50-6&

ЯРН~1ПЭ УХЛЧ.2

Тредова 
ния к окру- 
жанкцоо  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
ио
г о с т т ш

Темпера
тура о т  / 
до ЧО°С, 
Относи
тельная  
В л а ж 
н о сть  д о т  
при 35 сС. 
Среда 
Взрывобе
зопасная

Условия ЗКС 
плуата ц ии  
6 ч а сти  воз
д е й с тв и я  
механичес
ких сран т о  
ров внешней 
среды по 
ГОСТ /299? ~89

Степень 
защиты от 
прикоснобе 
нщ ктоко- 
ёедуи^ир/ 
частям йот 
проникмове 
ния воды по 
Г0СТ/925Ч-80

Группа L3

Т а б л  и ц а 3
Группа  
условии 
хранения 
и транс - 
сортиро
вания 
изделий 

по
ГОСТ/5/50-69

Хранение 
по группе 
Л ’; транс- 
портирова 
Hue по 
группе 

“0НС9"

рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
на

панели

Горизон
тальное 
на верти
кальной 
панели
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Раз п е т к а  для крепления
u

\ ц 1
’

Усло& ное обозначение уста н о в к и  преобразоВателя 
переданзщеъо измерительногоПЛН-5датчика Уроёня3X0-5: 

Преобразобатель ППИ-5 ТИН-7 96-92. УстаноЬка /

/.* Разм еры  для слраВок
2. д е та ли  поз 2  п о с та в ля ю тс я  с прибором.
3• хВостоВую  ч а с ть  прибора закрепи ть поТМЗ-М-89.
Ч. Подключение преобразоВателя Выполнить медным 

гибка/ч проёодом сечением 0,35ын*. Соединение с преобро- 
зоёателем Я П  датчика3X0-5 Выполнить экранированны
м и проВодами.

Шнишср гедонум 
Разлад ПорсоВ
Яров.
ТЕстир/увиноб. ёКкярлмг 

V bKomdKpjdKoSa р — 
I ГурбВГуТёЩ

Подп 'Ж/пк

РОРСОВ 0S31

Взамен
Группа 9 Т№
Преобразобатель передо/дашт. 
щ ий измерительный

& П ^ Д 1цППН-5 д а тч и к а
уроВня эхо-5 „ ___

у с т а н овка на панели л и с т  1\ лц сто ТЛГ
___Реъ. ню6-92__________

' д а т а  Введения / 0{.93

-7Ча ~Ч1
масса Мосщта.

{popм а т  лч



Т а б л и ц а  /
УслоВ-
ное
наиме
н о в а 
ние

ПозН
Преобразователь кере- 

1 дающий измерительной 
; датчика уровня эхо-5 
1 ТУ25 -  2 Ч?5.0/2-86

поз. 2
ле та л и
К р еплени я

у с т а  » коли ч е с т  бо
новки 7 1 / ком плект

Ус ло в н о е  ,наименование

1 ППИ-5 СМ. П 2

Разм еры  монтажной зоны
н а  п а н е ли

§ 4  

*

Т а б л и ц а  2
д и а п а з о 
н ы  изме
рения  
да тч и к а \

ЛГ

Выход
н о й
с и гн а л,

мД

Сопротив
ле н и е
Внешней
нагрузки

КОМ

Напря
жение
п и т а 
ния,
6

Потреб
ляемая
м ощ 
ность,

ВА

Мас
са,
к г

0-0.1/,: 0-0,6; 
0-/; о-/,в; 
о-з,5, о-ч;
0-6, о-13;
о -1б; о-зо; 
о-зо

о-5, о-зо. Для сигно- 
1 4-20 и  \ла С -5м А  
\ дВа р е л е й - 2,5; для 
ных сигнсн сигналов  
л и  \0-20иЧ-20мА 

-  !кОм

- г so
50гц

*2,
с релей
ным сиг
налом  
-15

имушЫ iFftw/M Подп Вотс Т т - 7 ^ Б - 9 2
Лиса,

форм ат л я_______
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Схема подключены* 

/. Датчик уроёнз ЭХО-5 одноточечный.

ППИ-5

X7V

«м

П и т а н и е  (-----

'2208 50пц 'к---
j Выходной сиьна/t \- 
I OS, 0-80, Ч-ЗОмЯ I-

*Т2 ХТЗ

Pff:F
гги *£*-\1т>«в1г

L
В55ВЙЯ

п 333
|  ы  *!ч>'*:*

*

tot
Пкчстический npeofpoзобат ель яп-3(лп-ум, 
яп-е, Л П -6&)

А «мt

2. Датчик Уроёна эхо-5с С р е ле й н о й  си гн а ли за ц и ей .

;о

I

!1

х 14

I
I4* I

-

ШкЭ>оаг, N* до к ум . под/?. Зато ТН^-7^Б-32
Лист

ф орм ат J>4
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I *

3 д а т ч и к  яроВня 3X0-5 мною точечный

хп

ППИ-5 

хта

П и та н и е  / —  
-ssoa.soru, I—

Выходной сигнал
о-5, о-го, й-гомя

!УЯ l^hH

хтз

4 -

«м«г>•>Т><о
>

•О Ч>

К преобразоВателям ЛО (листз)
л ~ч

ы й ы ы
X? X/ «  ХЗ ХЧ Х5

УстройстВо переключающее 
УП-1

/. длина соединительных кабелей датчиков ЭХО-5 
Выбирается из ряда: /0,30,60 или/00м.
3. Соединительный кабель В комплект поставки не входит.

Uwttlucri Ы‘дОХУМf c y  ТМ ^-7% -92
Лисп

h
_______ф орм ат л ч



подл П о а п  и  д а / п а !1

У н к к °д у & . П о О п  и  д а т а %

з г п —

СП
1

и з
г а

Ш

Условное,
наине- но Sanaa

и к а т  его 
роя разне- 
имения по
ГОСТ 15150-б9\ ПО

Г0СТ1 51 50-69

ППИ-5

К ли м а та  Требоба
ческое.
исполнение ж а то ц е и  Ь части без

ухлч

них /г окру-

среде 
т и п  а т 
мосферы

Темпера
тура  о т  
О до 50 V . 
Относи
тельная  
В ла ж 
ность дс 
УОРприЗЗГ

Условия экс
плуатации защиты от услобиц

дейстВия  
механичес
ких факто- 

р о б  В н е ш н е ю  
среды по 
ГОСТ12997-84

частям йот 6ани я  
проникнобе- изделий  
н ш  боды по по 
Г0СТШ25У-В0 ГОСТ15150-69

группой

Степень
Т а и ц а 3

Группа

прикоснобе- хранения
нш  к т о к  о- 
6едущим

УР2С

и  тр а н с 
портиро-

рабочее, 
положе
ние при 
уста 
новке 
н а

панели

Хранение Горизон 
по группе тальноь 
"ЖЗ" трема на 8ср- 
портиро- тиьаль- 
бание пс ной па- 
группе нели  
"ОМС 9"



7

Разметка для крепления

—  - - , ----

\*2 !

Г/

1

У слоёное обозначение установки устройства 
переключающего УП-1 д а тч и к а  уроёняЭХ0-5 на панели: 

Устройство переключающее У/7-/ Т№-7Ч?-92. Установка {

/.* Размеры для справок.
2. Я е т а л и  поз- 2 п о с та в ля ю тся  с прибором.
3. Электрическое соединение УП-1 с преобразователя- 

миЛП U ПП-5 Выполнить экранированными прободами
сечением эюилы не более 0735ммг Сс/ч. схемы пдклнэче- 

Ния В ТМЧ~?06-92)

%
C . L -

„  ШРист Кдокум 
5 ;  Разро&. Парсов 
х\Ш£ЙМ\РРрсрб
4 L ________ Т  _ I ____I_____

^  M~y}ri£ I ГуроВ'

Взамен
Группа 9 \т-7 У7 -Ч 2
ЧгтпсойптЁп пеоеклю- \Лит  

Побп.'Зат чаюш,ее УПЧ датчи- 
'psjn на уровня акусти

ческого ЭХО-5 
Установка на панели№ 6S92.

а. м Ре г №66-92
Щ ^-В^Бт^Веден1уп~/Ж 9Т

Масса

Л и с т  / {л и с то в  i

формат  яч___



Т а б л и ц а  {
Услов
ное
наим е
нова
ние
у с т а 
новки

U03J
У с тр о й с тв о  переклю
чающее д а т ч и к а  

уровня эхо-5
ТУ25- 24?3.012- SB

ПОЗ. Z 
д е т а л и  
крепления

К о ли  чес/пбо
---------------L----- л I 1'ком плект ~

Условное н а и м е н о в а н и е ------------

/ УЛ-1 См л  2

Разм еры  монтаэ+сной зоны 
на панели

v>ч-
V

\ч
(
N

IIЛ ист /Р до кум , П о д п ТЗата Т М 9 - 7 9 7 - 9 2  _
___________________ формат л ч

паст
2
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I k t
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А  "

J i l

3?0*

Ра зм етка  для крепления
VCUJL

У с л о в н о е  обозначение у с т а н о в к и  преобразователя 
п е р е да ю щ е го  ПИ -0 д а т ч и к а  уровня АУЕ-Ю на панели:

Преобразователь ПИ-Q ТМУ-7УЯ-92. Установка /

/* Размерь/ для справок.
2 Л е т а л и  поз. 2 п о с т а в л я ю т с я  с прибором.
3. Хвостовую часть прибора закрепит ь паГМЗ-М-М.
4. Э ле к тр и ч е ск ое  со е ди н е н и е  с  перви чн ы м  преобра

з о в а т е л е м  П П  в ы п о л н и т ь  отдельн ы м  кабелем длиной  
не более ХОдОм и  внешним диам етром  не долее ХЧмм, при

э то м  п олн а я  емкость кабеля не долж на преёь/и/а/пь 0,3мндэ, 
индуктивность ХмГн при сопролтаёленаи  каждой лсш ы не долее к Ом.

ШНлист ТРдокум

t | i\
Wooed УудиНов.р/ург 

*§ V,\нКонт/. KptPKoSt' J ' - '  
s i  Ч1 УХпё Гуроб

Взамен
Г р и п п о в  ~| I П

подп Раж/ Преобразователь пеоёврыт ЛМасса}росшт: 
.ч Рнзраб Персов ЗВЦ 'дш к даю щ ий ПИ датчики 
'ЩЛров.ПсрсоГшЩ_ои& уровня ЛУЕ-1

I Уста н об ка  ча  панел и
'ъяц Ре г. Н°66-92_______
^Ш \ Г а т а  введения Ш  92

Л и с т  У I Л и е то б ч

форм ат лу
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Т а б л и ц а  1
Услов-  
ног
наипе- 
ноба- 
ние 
ч е та - 
ноЬкц

Преобразователь пе
редающий датчика 

уровня ЗУЕ- j  
ТУ25-2472 032-8?

ПО3.2 
д е т а л и  
крепления

ко ли че ст в о
. 1 1 Тколиглект

условнее наименование

1 ПИ См.п.2

Размеры монтажной зоны
на  па нели

I

I

&

§

!

.45 i .45

Т а б л и ц а  2

I
& *

В Ы
1^ ШКЛисА

Л и с т  озо- 
ны изме
рения 
датчика, 

м

Выход
ной

сигнал,
нА

Сопротцб- 1 Напря- 
ление \жение 
внешней i пито
на груз ни, ния, 

кОм ! В

Мас
са пре- 

образо- 
6а теля 
ПИ, К л

0,2; о,4; о,б;
Г, 1,6; 2,5; ч,о;
в,о; ю,о; 1б,о;
20,0; 25,0

0-5, 
0-20, 
Ч-20

рая сигна
ла  0 - 5  мл 
-2,5;
для сигна

лов 0-20 и 
Ч-20мА-1,0

-220 
частой 

50 ши 60л

6,0

№ в OK УМПодл Dome, Т М ^ - 7 ^ 2 - 9 2
Л т ’

Ф орм ат Л4
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S '

С х е м а  п о дк лю ч е н и я

xstПреобразо- ^  
Ват ель \ 

ПИ

Контроль тока  

К пока зыкающему прибору

. О т  с е т и  п и та н и я

\
ч О т преобразователя

Ш ш т и Ш зрмнкпнчгш зрмтпиршш

Цепь Монт
Выход - J S 8 _ _ /

Н ° /  \ i

Хонт\ Цепь

/ j '■320 В

2. 1 X
3 i  -220В

Конт.! Цепь
± _ Ж '

j

о I ТОКОёЫс,2 Мшо9£1_

П р и м е  ч а  н  и  е. С е ч е н и е  э+сил применяемых 
про б о й  и кабелей 0,35 -1мм?

п° лЬкум. Подп ота ТМ 9-792-92
tPQflfitCUrt

Пист
3
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1///S У» пойХЛодп a  3amct взсминё V- 2/иб М°ду£л Подо и  д а та

Е Г Т Т - Г  ------1

I

>3
DC3

I
ш
r\J

Та 5л и цс/з
Услобное 
найм е -  
ноВание

К лим ати
ческое 
исполнение, 
и катего
рия разме
щения по
г о с г ы я т

требоба -  
ния к окру 
жиющей  
среде
ГПиП #/77-
нослрерь/
по

ГОСТто-69

условия экс
плуатации  
6 част и без
действия  
механичес
ких сракто- 
роб Внешней 
среды по  
ГОСП239?~М

Степень 
защиты о т  
прикоснове
ния к то к о - 
Ведущим 
частям ист  
проникнове
ния Зады по 
Г0СТ№5Ч-80

Группа 
условии 
хранения 
и  тр а н с 
портиро
вания  

■ изделий  
по

ГОСТ15150-69

$ w о
Рабочее 
положе
ние при 
уста
новке 
н а

панели

П И УХЛЧ Температу
ра о т 0 до 
509с. О т
носитесь* 
на я Слало- 
ность до 
8Q%f?pu35eC

Группа L3 JP20 Хранение 
ро группе  
У?" т р а н с 
п о р ти р о 
вание по  
группе  
"ОМС 9"

Горизон
тальное  
На Вер п?̂ . 
к а т  ной 
панели
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u U

о s-ЛМ em ка для крепления

s '
\ * £  1 i f---------- 1----------

1 №
1 '

155НП

■к*

УслоВное обозначение у с т а  н об к и  преобразователя 
передающею измерительного ИУ-61М1 н а  п а н е л и :

ПреобразоВательИУ-61Л1 ТМЧ-7Ч9-92. УстаноБка1

/.* Размеры для  справок.
2 З е т а л и  поз. 2 п о с та в л я ю  т е з  с  прибором.
3. Линии питания прибора Выполнить прободан РПШЗ*(5мм* 

или аналогичным; линии опорного сигнала -  проёодон 
РПШ2*2,5мм3 или РТПО, РТП2*0нм3, кабелем КРПТ2*1>5мм* ши 
аналогичным; л и н и и  сигнала от преобразователя -кабелем  
К ММ 2 *0,12 мм* или МКЭШ2 *0,35.

Ч> Заземление прибора Вы полнить медным проводом 
сечением 2 -3  мм*

5. П р и  /чонтаонсе линии питания с ле д у е т стр о го  
соблю дать  подклю чение дэазы и  н у л я  по схеиче 
подклю чения.

Взамен
Группа 9 TM^i-799 32

. -г——г— -7--3— — —-з--____1 Преобразобатель пере-
даю щ ий измерительный

— ИУ~61М преобразователя
^ Ш ^ П о р с р б ^ Ш 'Щ м ^  расхода ИР-&М

‘ УстаноВка на панели

Лит \fiacca %асита. ’

^  тл след. Чудинов ВЩ> ^
Йконм̂ о ю к о Щ ^ ^ Щ ^ Р£Т~У*56~92________

УтВ. ! Гу роб \jfy~fX \BamQ б В едения / Qi 93

Лист  / I Листоб  У

Формат Л У __



Та 6 у; и ц а  i
Чел об -  
ное
наиме
нова
ние 
у с т а -  
нобки

t !  оз. {  ! 
•рреоВразоВатт передай. 
щиО измерительный 
преобразователя

г  Поз. 2 I 
Л е т а л и  1 
крепления  S

i

К о л и ч е с т в о  1
г  . / 1 /комплект

Ус.лоО ное н а и м е но в а н и е

i ИУ-61М См. п. 2

Р а з м е р ь / м о н та ж н о й  зоны 
н а  п а н е л и

!

1

/з о  i т  i ;
I!
i

*1
f § ^

Т а 6 л и  ц а  2
Напря~-\ТПотреб- Выходной Мас
жжение \ляемая сиънал, са,
пита
ния; В

\моил-
\ноть.

1*7 А к г

-220,
i8

0 - 5 ,
50гц 0 - 2 0 , Ч

7/-20
1
1

~ Т

I1. я1

Подп^ат ТМ9-799-92
Ф о р м а т лч
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Схема подключения

К  нагрузке

R{

- — ►J

-OB

В ариант подключения  
нагрузки. Полярность Вклю
чения приборов Pf,Ps ука
зана для диапозоно£ Выход
ного то ка  0-5, 0-20; Ч*20м а.

/• Сопротивление н а г р у з к и  с  учетом  сопротивления  
кабеля связи о т  Выхода И У -6 }М  до нагрузки не д о л ж н я  
пребы ииать В,5ком при Выходном тоне 0-5мА} а  п р и
Выходном т о к е  О -20 м А и  Ч -SOк  А — { к  Ом. \

2. Рр м и лли ё о ль тм е тр  или Вольтметр, Ре -  миллиамперметр)
Pi-прецизионны й резистор. 1

3. д о п у с к а е тс я  п р и  о т с у тс тв и и 'О "  В энергосистеме }
к клеммам пи а ни я п о д к л ю ч а ть  срази. !

4. с о п р о ти в л е н и е  заземления н е  д о л ж н о  б ы ть  |
более fO Ом.

M Ju c m  N ’ d d x w П о В п  П о л к ТМ ^-799-92
IЛ т
I 3

формат  яц
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/с
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>
Щ ВлцтдЗ Поёп и  дата/ \Взам. uni.н
ff'J-/9 U ' A

Ункм°д!/$Подп. о  д а таку?
1

I

ИЗ
I

LD
Г\3

Условное, 
н а й м е  -  
нование

ИУ-б/м

К ли м а та  
уеское 
исполнение 
и к а т  его 
рия разме
щения по 
Г0СТ15150-6&

треддба
ни я к окру
ж аю щ ей  
среде 
т и п  а т 
мосферы 
по
Г0СТ1299?-#*/

Темпера
т у р а  о т  
5 до 50°с 
Относи
тельная 
Влаж
ность $0%> 
призере

Условия экс- 
плуатации  
6 части Воз 
дейстВ ия  
механичес
ких т а к  то -  
роб Внешней 
среды по 
Г  ОСТ12997-84

Степень 
защиты о т  
прикоснове
ния к то к о -  
Ведущим 
частям нот  
проникмобе 
ния Воды ло
rocmswso

Группа йз

Т а б л  и  ц д  j

JP20

Группа 
условий 
хранения 
и  тр а н с 
портиро
вания  
изделии  

по
Г0СТ15150-69

Хранение 
л о  груп
пе ж
Транспор
т и р о в а 
н и е  по 
гр уп п е  
т ж ч '

рабочее 
положе
ние при 
у с та 
новке 
н а

панели

Горизон
т а л ь 
ное

СТМ 4-13-92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293836/4293836438.htm

