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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Монтажные чертежи, входящие в настоящий сборник СТМ-28-92 
"Трубные проводки систем автоматизации. Обогрев и теплоизоляция", 
предназначены для использования при монтаже трубных проводок 
(обогреваемых) систем автоматизации горячей водой или эпектро- 
нагревателями.

2. Монтажные чертежи применимы для монтажа обогреваемых труб
ных проводок СА, эксплуатируемых в макроклиматическпх районах с 
умеренным и умеренно-холодным климатом; категория размещения I, 5 
по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха до минус 40°С.

Возможна также эксплуатация трубных проволок в о взрывоопасных 
зонах классов B-Ia, В-16, В-1г ( в соответствии с ПУЭ> категорий 
ПА, ПВ, ПС и групп TI, Т2, ТЗ, Т4, Т5 и Тб согласно ГОСТ 2.1.СИ-78.

3. Монтаж обогреваемых трубных проводок систем автоматизации 
следует выполнять в соответствии с монтажными чертежами настоящего 
сборника, при этом:

1) соединение импульсных трубных проводок при обогреве горячей 
водой выполнить в соответствии с инструкциями по монтажу 16484.000 ИМ 
"Соединения медных труб (диаметры 6 и 8 мм) систем автоматизации" 
и 16490.000 ИМ "Соединения стальных труб с заклинивающимся кольцом 
Ь диаметры 6, 8, 10, 14, 22 мм)";

2) соединение импульсных трубных проводок при электрообогреве 
и обогревающих трубных проводок выполнить в соответствии с техно
логической инструкцией ТИ4.25290.0000 "Ручная дуговая сварка 
углеродистых сталей”.

4. Монтажными чертежами предусмотрено применение изделий, изго
тавливаемых предприятиями ассоциации "Монтажавтоматика", концерна 
"Электромонтаж", а также по СТК4-28-92.

5. Изделия, обозначенные в таблицах чертежей как типовые кэнст-
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рукиии ( ТК4 ..., ТЮЗ ... ), изготавливаются монтажными орга
низациями ассоциации "Монтажавтоматика" на про из во цс твенных 
базах.

6. Электронагревательные элементы в местах соприкосновения 
с металлическими деталями, имеющими острые кромки, заиэопировать 
путем подмотки двух-трех слоев ленты изоляционной поливинилхло
ридной по ГОСТ 16214-86»

7. В состав сборника вклечены типовые монтажные чертежи, 
охватывающие следующие вопросы:

1) Крепление трубных проводок на опорных конструкциях при 
горизонтальной прокладке, вертикальной и угловой;

2) Прокладка трубных проводок ь перфорированных лотках ЛПГ t 
по ТУ36.22.21.00.018-90;

3) Установка электронагревателя на импульсной трубе;
4 ) Установка прибора для непрерывного контроля температуры.
8. Расстояние между трубами-минимальное, с учетом конструк

тивных размеров крепежных элементов.
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