
Монтажные чертежи

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ

УСТАНОВКА НА РЕЗЕРВУАРАХ

СТМ4-4-89

1990
экспертиза сметной документации

http://www.mosexp.ru/sostavlenie_smet.html


М о н т а ж н ы е  черт еж а

Утверждаю 
/^ —у Слоёный с/насенер 

НомОроё

П риборы  д л я  изм ерения  

и регулирования ур о В н я  
У ст а н овка  н а

С Т М М -У -В 9

Заместитель '
Начальник отдела 
Начальник отдела

1.Й. Чудиноё 
д.М, ГуроВ 

МЛ БайтемироВ

МинпонталсСпецОтрои СССР 
НПО „МонтажаВтом
_________  4990______



__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

У
2

Л
0

Э
-5

(А
4

)_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

И
кв

,Н
| 

по
дл

, 
| 

По
ш

л 
* 

да
та

 
| В

 з
а

ди
к

а
. 

Н
Ц

И
кь

 №
 а

ув
пГ

Обозначение Наименование

TM 4-III-89

ТМ4-И2-89

ТМ4-НЗ-в9

TM4-II4-89

TM4-II5-89

TM4-II6-Q9

ТМ4-П7т89

TM4-118*89

TM4-I19-89

TM4-I35-89

Введение

Реле поплавковое PM-5I 

Установка на резервуаре

Реле поплавковое РП-40 

Установка на резервуаре

Датчик уровня поплавковый электрический ДОЗ 

Установка на резервуаре 

Датчик-реле уровня жидкости двухпозиционный. 

Установка на резервуаре

Реле уровня ПРУ 

Установка на резервуаре

Датчик уровня жидкости ДОЮ-200 Ы 

Установка на резервуаре

Датчик уровня жидкости ДОЖП-200 М 

Установка на резервуаре

Датчик ДОУ измерителя уровня УМ2-30-ОНЕГ-01 

Установка на резервуаре 

Уровнемер буйковый пневматический УБ 

Установка на резервуаре

Датчик уровня ДО реле контроля РКУ IM 

Установка на резервуаре

л /

Рварвб Б о к Аш е- и.%
Проа. С м и рн ов и м
Н контр К л о к о в а Яснь
Уто

Сборник СТМ4-4-89

Приборы для измерения и 
Регулирования уровня 
Установка на резервуаре*

Т-) г г

1Г Т Д
Лит- Лист | Листов
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Обозначение Наименование

TU4-495-89 Датчик -  реле уровня ДУН-1 

Установка на резервуаре

ТМ4-496-89

ТЫА-493-89

ТМ4-498-89 

т - 4 9 9 - 8 9  

TM4-50G-89

Уровнемер поплавковый с пружинным уравновешиванием 

типа УДУ-10

Установка на резревуаре

Акустический преобразователь АП датчика уровня 

акустического 3X0-5 

Установка на резервуаре

Датчик -  реле уровня РОС 101 

Установка на резервуаре

Датчик -  реле уровня РОС 301 

Установка на резервуаре

Первичный преобразователь ПП-2 сигнализатора 

уровня ЭМСУР-2002 

Установка на резервуаре

TM 4-50I-89

ТМ4-502-89 

т - 5 0 3 - 8 9

Датчик РУМ-Ю регулятора уровня межфазового в 

отстойниках

Установка на резервуаре

Датчик уровня блока контроля сопротивления БКС-2 

Установка на резревуаре

Преобразователь измерительный Салфир-2<ДГ 

Установка на резервуаре

т-504-89 Датчик уровня емкостной ДУЕ-Ю (ДУВ-1В) 

Установка на резервуаре

На» Л а ст М  до*ум. Пошц Дат»!

Л*ет

Сборник CTM4-4-S#

Копировал •Ъппмлт \ i



Обозначение

IK4--3455-69 

Тл4-346б-69 

Th4-3G I0^8  

;  'х -з б п -а э  

Th4-3o I<-59 

TK4-36I3-8S

^лане^ 65-6 

Сланец 4 

Кронштейн Кр 

Кронштейн Кр 

Косынка К 

Кронштейн Кр

На* Лист М  докух* Попп. Дата

пслтеНмраьис

Сборник СТМ4-4-89
Л и с т

4
Коп и попал <&опмат д 4



ОБЩЕ УКАЗАНИЯ

Типовые чертежи установки на резервуарах приборов 

для измерения и регулирования уровня разработаны в соот

ветствии с графиком пересмотра сборников типовых чертежей 

в период с 1989 по 1995 гг.

Типовые чертежи выполнены для устанавхи серийно 

выпускаемых отечественной промышленность» приборов изме

рения и регулирования уровня неагрессивных и агрессивных 

сред е давлением Ру до К  Ш а  ( 160 кгс/см^ ).

Полная номенклатура приборов приведена в прилага

емом перечне приборов До перечню, зная выбранный тип при

бора, определяет обозначение установочного чертежа.

Типовые чертежи предназначены для применения при 

проектировании и монтаже приборов и средств автоматизации 

технологических процессов.

В чертежах используются монтажные изделия, изго

товляемые по номенклатуре изделий заводов НПО "Монтаж- 

автоматика". При отсутствии изделий в номенклатуре, они 

изготавливаются монтажными организациями на производствен

ных базах по типовым чертежам ( Т Ю , предусмотренным в дан

ном сборнике.

Установка приборов осуществляется на закладных 

конструкциях, предусмотренных сборником СЗК4-4-90 часть! 

и 2.

Монтаж и установку приборов следует производить 

в соответствии со СНиПЗ.05.07-85 "Системы автоматизации".

С утверждением данных типовых чертежей аннулирует

ся сборник 73 "Приборы для измерения и регулирования уров

ня. Установка на резервуарах".

- 1 1 СТМ4-4-90 Лае,

_5_
Ил Лист) м Аокух 1 Полл. (Дата)
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Перечень приборов

Тип прибора Наименование прибора

PM-5I Реле поплавковое

Обозначение
чертежа установки 

прибора

TM4-III-S9

РП-40/1
РП-40/2

Реле поплавковое TM4-II2-89

ДОЭ-1
ДПЭ-2

Датчик уровня поплавковый электри
ческий

IM4-II3-89

ДПЭ-3

ДРУ-1
ДРУ-1-1

ПРУ-5М
ПРУ-бМИ

ДШ -200М

Датчик-реле уровня жидкости 
двухпозиционный

Реле уровня

Датчик-реле уровня жидкости 
электрический

TM4-II4-89

TM4-II5-89

TM4-II6-89

ДОШ1-200М Датчик-уровня жидкости 
пневматический

TM4-II7-69

у м2-з о з о н б е з д Датчик ДОУ измерителя уровня Т1И-118-89

УБ-П
УБ-ПА

Уровнемер буйковый 
пневматический

TM4-II9-89

УБ-ПБ
УБ-ПВ
УБ-ПВМ
УБ-ПГ
УБ-ПМ

РКУ.1М

ДУМ-1

Датчик уровня ДО реле контроля

Датчик-реле уровня

TM4-I35-89

ТМ4-495-89

Сборник СТМ4-4-89
Из. Лист Н  дожум. Подл, Дате

Л и ст

ТКОПИПАЯАД Фоомат А4



Тип прибора Наиьенование прибора Обозначение 
чертежа установки 

прибора

УДУ-10 Уровнемер поплавковый с пружинил 
уро вно вешиванием

ТМ4-496-89

ЭХО-5 Акустический преобразователь АП 
датчика уровня акустического

ТЧ4-497-89

РОС 101 Датчик-реле уровня ТМ4-498-89

РОС 301 Датчик-реле уровня ТМ4-499-89

ЭМ0УР--2СЮ2 Первичный преобразователь ПП-2 
сигнализатора уровня

ТМ4-500-89

РУМ-Ю Датчик регулятора уровня 
ыежфазового в отстойниках

TM4-50I-89

ЕКС-2 Датчик уровня J$f блока контроля 
сопротивления

ТМ4-502-89

Сапфир-22ДГ Преобразователь измерительный ТМ4-503-89

ДУЕ-10
ДОЕ-1В

Датчик уровня емкостной ТМ4-504-89

Л а стСборник СТ\И-4-Ъ9
И л. Лист N* докуы Пооп. Дата 7

4nm'*■*■»** ал V" \ 1
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Рис 3 Рис Р
Остальное-cm рис i  Остальное-cm рис 1

1
\

(---------------1

i
И з * Л а с т si» а о к у м  j П о д л  ( Д а т е TMV-H-I-S3
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Ла/лудная /
Конструкция

Припер условного обозначения (/станов/си 
реле лаплаввого РЛ-Ао//на железобетонном  
резервуаре:
Реле поплавковое РП-Ao/i тм А- нг-89.Устоновка2 
/  Размеры для справок 
г  Измеряемая среда-нсидкослпд Pyqswna(5kic/cri), 
3. Omm/a нулевого уровня на корпусе прибора 
должна совпадая* с боданным нулевым уровнем 
И. Мон/ПФк производить в  соответствии со 
СНиПЗ06.07-86и инструкциейлозАсллуагации

е т н т н &ь. J M 4 - M 3 - 8 9



Рис 2

Рис И
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Призер условного обозначения установки 
датчика уровня поплаВкого электрического 
д/73- /, н а  резервуаре  
Д а тч и к  дпэ-1 ттр-нз-89. Установка-/

j  Размерь/ для справок 
г  Измеряемая среда-жидкость, Рдо 0,ВМЛа(вкга/спг). 
3 Монтаж прибора производить В соответствии 

соСНиПЗ QS. 0 7 -8S и инструкцией по эксплуа
та ц и и  прибора.

и
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Рис г
М/жнид уровень Остальное см p u d

Условноеuri/ imp и л .

Закладная
конструкция

„ пазi  Датчик-реле ypggrtf жидкость. дёухлозичионнь1с тугк-ог. o/hsos-ssОбозна Условное Рис/ 7 w ин/Спи
вание чение Количество

наиме • /
нование У слоёное наипенобан. >

/

мною
1

ДРУ-1,
Д РУ-1-1г

j
г

Припер усланного обозначения установки датчика 
реле уровня ж идкости ДРУ-1, рис / •
Д а тч и к -р е ле  у р о в н я  ж и дк о с ти  д ё ук ла - 

Зиционмь/И/ Д Р У - 1 ТЛ 7 У-114-89 У с та н о в к а  •/

/  Размеры для  справок 
В Измеряемая среда-жидкости Р У  д° З к гс /с т2- 
3 Установку и монтаж прибора производить в  
соответствии со СНиПЗ.Об 07-8S  и и н с тр ук 
цией по м он таж у и э к с п луа та ц и и

ЯзакенТмч-тп 
группа ТП S9
Датчик-реле уровня 
жидкости двУхлозици- 

\ Оннь/д Установка 
на резервуаре

Лат* Наоса Илатв

- 14
лшот | Лшото» у

Срам введения О/ (Н и и
формат АЗ
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Усло8ное
наимено
вание

Заклад
ная

Нонс/пруК
ция

Реле урШня поаУпро - 
боаниКабое 
ГУ25-02.-03ЧО 40-83

К о л и ч е с т ё о
LL УУслобное наименование

1 ЗКШ -83 ПРУ-SM
ПРУ-бМИ

Условное, обозначение установки реле уроВня 
П Р У -S M  на резерВуаре  

Реле, уровн я П Р У -5 М  Т М У -Н б 'в э . 
У с т а н о В к а . i

/ Размеры для  с лр а В  о к
2 Измеряемая среда -ысид/састЬ^ Ру уМЛа(2(кгс/снг)
3 ФланцЫ прибора чстанаёлиВанзтся по 

черт 3K4-103-S9
if Положение номинального уроВня с р а б а ты 

вания; нанесенного на Корпусе д а тч и к а ,д о лж н о  
с о в п а д а ть  с Заданны м

5 Монтаж прибора произёодитЬ В соответ
ствии со СНи/73 05.07-85 и инструкцией 
ло эксплуат ации прибора.

взамен ТМЦ-115-Vh 
Группа
Реле уроВня ЛРУ 
Уста новка  на  
резерВуаре

TMAMG-S9
М е^ а  Н ~ п гт .Т

нпо мя Регн* 6
Срок бёедсния Of. Of 91

Кострома СелибаноВсГ

Лет*

Лес* I Лесте» У

4
"Формат АЗ
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Закладнаяконструкция . Поъ.1 Лртчик-рело уровня жидкости 

электрический т TUZS-ok.OiSibSHSОкт-
чение

itoafanнайме-
но&а-ние

кол и и ест но____ 1_____! I ffc

i

i

<0
(юо)

§1
1

ГО

1

Аужэ-еоом- н и  - //г/ -/г// -/гг/ 
-п н  
-/зг/

г
16

c m 2

ЛУЖЗ - еоом - е/н  
-г/г/ -гг// 
-ггг/ 
-гы/ -гзг/

3 ю
1100) 3

Лшэ-гоом - ///г 
н аг  -/г/г -/ггг 
-/з/г 
нзгг

9
в

Обо) 9

дужэ-гоом- гнг 
-г/гг 
-гг/г 
-гггг -гз/г 
-гзгг

Продолжение. -
Условное

Pud:
Яу Заклад*

КОНСГфк /1 атчик-релеуроВня жидкости
наимено

вание

/У/7ЛOSosho-

venue

Jfe io itf
найме-

• f M m p m t w u ' 
T!/lS-Ot.OeHiS-7S

но la - к о л и ч е с т в о
ние 1

Условное наименование

5
Л?

i

Д У Ж Э - г а О А / -  / / / /
- / / г /
- / г / /
- / г г /- /3//
- / з г /

6

г

/5с«ч/
%I

§

>
к
•n

2
д у я с г -  еоом - г / / /  

- г / г /  
- г г / /  
- г г г /  
- г ъ н  
- г з г /

7
/0(тш; 3

д ч ж э -го о м - н а  
- / / г г  
- / г / г  
- / г г г  
•/ за  
-/ г г г

8
/0

д у ж э -го о м - г н г  
- г / г г  
- г г / г  
- г г г г  
- г з / г  

г з г г

1
-  ----- 1Г 1

ИокПис- Ni aoKVM J Позп Дам
TMA--M6-S9

Копировал 4 UrfK*r'£-̂







PuoJ

387

Рис г
Остальное-cm рис 4

\3акладная конструкция

Услов
ное

наиме
нование

Рис

У У
2 2

ЗиАлбднс/ЯШСТМЫиА
%

ш
Sis

1
У

% 2

Таёл и и а  У
ПозУ  

изпери- ъавнятеля ура< яме-So-i
количеег.

ДСУ- in  
ДСУ-ЕМ

Притер условного обозначения установки 
да тч и к а  Д С У -iM , р и с  У/
Датчик измерительный ДОУ-im  
Тм4418-89 Уст ановка /

/  Размерь/ д ля  справок 
г  Измеряемая среда-тиёл^даёление а т т  
3 Монта* прибора производить в  с о о т

ветствии со СНиПЗ 0S 07- 8S и инструк
цией по эксплуа та ц и и  прибора

Копжроьдл /afc——. Форм»* АЗ '
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PucJ .PjJ£,.Z-
Остальное - со. рис /

L i ----------- -н i 5

ЬидЯ

Рример условного обозначения установки уроёне- 
мера буйкоВою лнеёлатичесяого УБ-лгуз материала мар 
1г.ШН10Т, исполнения 7 на резерёуаре, рис 3 * 

Уроёнемер бубЛоёь/U пнеёталпиие с ли б  
У5-Г7Г Т М -т -8 9 . У с та н о б б а  У8.

{Размеры для справок.
Б. измеряемая ср еда-ж идко сть.
3  Размер И  определяется В зависимости 

от иооёня измеряемой средб/

4  М онтоЖ  прибора производить 
В со о тв е тстви и  с С И иП З O S .D 7-8S u  
инструкции по эк сп луа та ц и и

1зсГМнТМ-Н9-74 
ша_
-Знемер буОкоВь/й 

пнеёматичсскиО У  Б 
Установка на  _____________
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Пример условного обозначения установки 
датчика-реле уровня РОС-101, рис j
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S Установку и тантале прибора производить в 
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резервуаре

НЛО мя Рег ы° в
Срок введения 01 Щ.31

Л е т .

12

Л д с т  1 | Л ю т о »  S

Фсрм*т АЗКопжрамл Селиванова



,»
2

.Ю
в

-5
б

(А
З

) 
H
h
u
u
^
n
t
c
g
l

rz
z

z
±



ТМ 4-492-89 Лист
3Иаь Лкет Н о сжуй. Поен. Дота

к«ировлл Селиванова. Фч»шт аз



* 
|и

“° 
и 

“У

Услоёное
наиме
нование ие. k

МП
Р,

МПа.

Зам лаРнал  
конемрумуия
Обозна
ч е н и е

Услойнк fi, 
н а й м е - * 
ноёание.

ТтоП
Дат</мл-Реле 

^  у р о б н *  
42SP9.oH994-go

£
о л  и ч е с

.У-С л_о_ %-tLP..<L
3 ^  °

/7 р  о с ? о л ? £  е н с / е

ЛоЗ. 2  I Л оЗ .З л 03. У Л о 3 .5 /7 0 3 .9 /РОЗ- 7
П р о  н  ш т е й н К р у г

42-ВГ0СТ2590-Ъй
S  о 4 ? т Г су4 /м а Ш а С /б а

7 М ‘Зе4485\ГМН3643-& Z 0 -9 S Гй1т4050-1Н Г0СТ779М 0 Г0СТ5945’70 Г0&Г/4374-78

_________________ 4 ____I_____£-
н  с у  а  а? е  н о  4? &  н и  е _

0 ,i  
0 ,2 5  

0,6 
10 
16 
г,О г,5

0,1
0 ,2 5

10 
1 6  

2,0г22р

(с ин-
тер£<г-

JWO.S)

агпм

Оч
Ч>
I

»м
м
I

РО С-104-  041 
-021  
-024

Рос. ю  4  024О М

0,1
0 ,2 5

о,е
ю
16
2,0 2,5
0 ,4
0 ,2 5

4,0 
4,6  

Ъ р -.ггр  
(й ин
терес 
лом  0 5 )

атм

5 РОС 401-094

РОС404 -044 
-024 
-024

РОС404-0240/4

РОС404- 094

К р -3

к?

Кр-ч

м ж т о -мм3 to. м о ё

— Т 1
Г IЛяст| Ni лсхум. Поэт. (Лота TM4-49S-SB

Л*ст

Т



и
/

/
о

т
#

?
 I

Продолжение.
Условное
Нойте -
ноёание

Рис к
мм

р,
МПа,

Закладная
консмрукдоя
O f озна
чение

Услов
ное.несите-  
ноеание

Ж 7  
Дитш-реле 

уровня
T92S-02 084994-80

ПсЗ 2 1 Поз 3 Поз 4 Поз S ПоЗ.6 /ЬЗ 7
К р о н ш т е й н мруг

чг-В roCT2£90-88
Б олт ИаПксу tZ/adfa

ТКЧ-364Ш\Г<4-Зб/3-89 го-г-s  госгл&о-?9 Г6СТ7ШП0 MC.TS94S-70Г0СТ44374-78

Т
/С о л и  че cm  в 6

ч  с ло s  ное Н < *  с у н т  е  н о  Н  е ? н а е .
~ g ~ T

amм ЗКЧ-226-Ь
Р0С404-074

-сг?4м
ОН
i f
4.0
46
2.0
~W~
SUE

Z'S

40
4,6

Mr&O
.cimtep
болот
o,S)

атм

°,4
°,2S

40 40 0,25

2 5

P0C404-O44 
-024  
-024

РОС404-024 ОМ

P0C)04- 034

%
£ )0

РОС/04-044 
•024 
-024О М  
- 0 2 4

Р0С/04- 044

Н
- 0 2 4
- 02 40 М 
-024

K p-3

К р -У

/г-4

Иа. Лист № аеиум.
T M ^ g g - g g

Копировал Формат АЗ



Рио / Рис В
Оетальное-cm рас /

Притер у  слоёного обозначения установки 
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значения измеряемого уроёня

3 Измеряемая среда- янидкость 
9 Сварка оо rocrsz6^-3o
5  Установка и монтах прибора производить 
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Группа TM4-50D-89
Первичный преобразователь 
Пп-2. сигнализатора 
уроГнЯ ЭМСУР ZooZ
УстаноВка на резерву а ре
нпо мп рег № е
Срок ведения 070/97

Лжт Мжхж |Масомв

11
Л«ст 1 | Пжотш 2

4
Коп»роь«л С е л и в а н о в а .
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Рис 3
О стальное. - СЛ7 рис j  и  2 
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Условное
наимено
ёание Рис

Закладная  
Ланс тру к  ц и я

Обозначь
ние

Условное
раимг
ноёание

i 1 ЗЛ4 U3 S9 е
2 Z — —
3 3

Л о з 1
1ЦрёичнЬ1и л ре 
обраЗобалпвлб 
сигнализатора 
чроЬня

02.020055 SO

Лоз 2 
кронштейн
TAW6H-89

Лоз 3
кронштейн
т-3615-23

К о л и  ч е С• т  6 о
___1. 11__*__ !1 у

Условное, нс/им еноб а//до

/7/7-г
(ЗМСУР 2002)

—

А р -5
Ар

П р одолж ение

Усло&ное 
наимено 
6а ние

/7<?з V 
Круг

<г-игаст159о-вв

Лоз 5 
Б о л т

ГОСТ 7738 70

ПОЗ 6  
Гай. На.

ГОСТ59-15-70

Лоз 7 
Ш айба

ГОСП1 371-7820 г 6 ГОСТ1050 74
К  о л и ч  е с m 6 о

7 | 2  | г I 2

У слоёное н а и м е н о в а н и е
1 —

— — —
2

L f *3 М1О-8ях20 Ц5019 МО 7НЧ019 10 01019
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Закладная + ,
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Уелоёное
наимено
вание

Рис

i У
2 2
3 3

Закладная конструкция

Обозначение

i
t
*

i
l
lЪ 6 

О) ir̂
D

зхь-гзо-89
i
2
3

Пазу 
Датчик Ру м - /о 
регулятора уровня 
пежФазоёого
н алу.х'jcmAcL..

Условное наипенобаниё

pyro-iQ-01-QO-OO

Пример условного обозначения уста- 
наёки датчике/ РУА7- iО регулятора уроё- 
ня меле фаза ё  ого £  отстойниках по 
рис /:

Датчик Pyrn-io тт-дсн-89 
Установка */

/ Размерь/ для спраёок
2 И зм еряем ая сред а -ж и д кост ь  

Р у - '/>6k7na('fSkic/ck?z)
3 Устаноёку а монтаж прибора- произёо- 

дитЬ ё  соотёетстёаи со СЛиЛЗ OS07-SS 
и инструкцией, по эксплуатации, при
боры

4cJ Лшст > OO.TU. Пеон. Доп
ЛетАГ /*,»

Пр
Btf

Смирнов <р*р
т * . мнеиовй. г Щ г

Н<А6Тд /М»ЛАв оч*
Нл стати ККРкова Off-

ж а с ЧуОиме£ Трг

Взамен
Фуппа Т П Й --5 Ш -8 9
Датчик р у т -  Ю Лжт 1Лмссл Кдевгтяб

Лост / | Лостов 2

4
нномя рее н? 6
Срок ё€едем/Р ОНИ У/

Копяосллл dCic<4̂
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Р а с  1 Р и с  2
Оста лЬное - cm рис 1

Р и с  3
О с т а л ь н о е - c m  р и с  1u Z

За/сладнаЯ
'Конструкция

Рис Ц
Остальное -см рис 1

Р и с 5
ОсталЬное-см рис /

Пример условного обозна ченая устано&ки 
датчика ироВня блока Контроля сопротивления 
типа БлС~Z, рис 1

Датчик уроьня блока Контроля сопротивле
ния Б КС- z  ТМ  4-501- 89 Ж  т а  но В на. i

1 Размеры для спраВоК
I Измеряемая среда-токопроёодящие сЬ/пучие

м а т е р и а л ы  1 f  vb-* ,  Р  по „ o f  ■?
3 Размер L 

мою уровня
4 Монтане приборi 

СО СНиЛЗ 05 07-85и 
U и и прибора

материалы и усидКости Я пере к — ЗмОм
определяется значением измеряе-

’б о р а  п р о и з ё о д и т Ь  В coomBemcmiuu 
и н с т р у к ц и е й  ПО  э К с п п у а т а -

Шшё
Начот<1.
fLcovrp.
2SZT

% до* ум» Псду

« а

Взамен
Группа

От
ш

Датчик чра&ня блока 
Контроля сопротивле

н и я  б  К  С-2

Устанобно на резервуаре

ТМ 4-502-89
Лжт.

томя Рег к 0 6
7$% Срок Введения  с у  т  $ /

Млеет М м тб

15
Ласт 1 | Лжотоа 2.

4
Коп»решал С е л и в а н о в а
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Условное
наимено
вание

Рас

4 4
2 г
3 3
ч ч
5 5

*
1

З а к л а д н а я
Конструкция

Обозначе
ние iP

Поз 1
Далгчи/с-уро&ня 
те-е&е огч-84

1

Поз 2
98x9 Tf o e r 8 7 3 4 -7 8  

620  Г О С Т 8 1 3 3 - 8 7

Л  о/!и ч е с т ё о

Условное наименование

Д У L

Продолжение

Условное 
найм е н о-
б а н и е

ПоЗ 3  
Б о л т  

ГОСТ 1198-70

л о з  и 
Г а й к а  

Г0СТ5915-70

Л оз 5  
Ш а й б а  
Г0СТЛ371-78

К а л и ч е с  т ё о
3 1 з 3

У с л о в н о е  н а и м е н о в а н и е

4 М8-8}Х10ЧЬ 019 M'lHijQiS 8 01019

г
— — —

3
ч М8-8д*20Ч£019 M8-lHlf019 8 01019
5

c j fk
-Т

цок ум | Поап [Дата TM4-5D2-S9
Копировал С е л и в а н о в а *  ~
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г
Формат А4
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Рис 4
Закладная

Рис 2
Евахний изменяемый

ВидА
Условное
наимено
вание Рис Ру

М П а
(КГС/сЯ)

Заклад н ая
конст рукция

„ /7(0»/
Преобразобател Ь  
измерительные

Обозначение
Условное
наимено
в а н и е T 32 S-0 21г 0136-83

4 4 атм
4

г 5S г СЯПФИР-ПДГ
3 г Ц№ * 3

Притер условного обозначения устанобни 
прюбразоёателя измерительного СППсРПР'22.рГ 
на резерВуаре по рис j

ПреобразоёателЬ измерительные! СЯПФИР*21ДГ
ТМ Ц -503-8Э. У с т а н о в к а  1

I*Размеры д л я  сора бок.
определяется проеНтом.

3 Измерявшая среда — ж и дкость
Р Установку и монтаж прибора произво

дить 6 соответствии со СНи/73. 0507-85 и 
инструкцией по монтажу и эксплуатации 
прибора

Взамен
Группа

ТМ4-503-83
Преовразоба тель измерительный
сяпч>ир-ггаг

Установка на paepiyape
НПО MR Регы* в
Сро/гМедени* Q i.0 i9 j

Копировал сезибаноба

-  но

4
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Рис 3
Остальное - cm риС 1 

250
90

12
5 0

й
Ч\

i 4

с п р а  So/с
Z Размеры L и Li определяются исходя 

из значения измеряемого уроВня 
3 Измеряемая среда - окидкостЬ  
k HcMQHfdtwu Maymctyt/ipc/fopef проаз£ооЬтз &ыют£етст€ш 
со QtivfldJOS. 07-85 (J мструкиреи по эксплуатации.
5. Крепление производить В с о о тб е тстВ и и  

С ВСНЫО-80 
AJMCC СССР

Притер усяоВного обозначения установки  
лербичного преобразователя П П -О-1Н- ТН Т  
датчика уроВня емкостного ДУ£-Ю , р и С  Г  

ПерВичнЫй преобразователь П И О -Ш -Т И Г  
Г М  1ч - 50 Ц- 89 УстаноВка. i

Взамен
Группа.
Датчик уроВня
м * ° ш т ) д х ' ю
Установка на резервуаре

Т М 4 - 5 0 4 - 8 9
TG5» iMUcBf o

Щ  НЛО м я Регн 'б
тЩСро/сВведения01,0L у/

/4

4
копщромл Селибанаба.
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некие
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1
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Продолжение

Закладная Поь i . поь г I Поь. Ъ Поь.Ч 1 Поь.5\Поь.6 ПОЬ. 7 11 Поь. 8 Поь. 9 
Спада

Услоёное fiic. fy
мпа 
(fjy
4м*)

(химеры, ммКОН&ПруК' ll1^5 Кронштейн Волги гайка
ци.w тямбюАтчзеа-ёЗ ГОСТ 1198-70 ГОСТ 5915-Ю 79361 0В 6-8 г

наимено- а И d оЗоз-ное По ли чес?/■п&о
Зание Move-найме- 1 Iг т п Г 1 4 m L i _ J Г ( _1 * I___1____ние но&а-ние ------------ Гё Т оёмое нсчимено £а мае
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1 38

16
7 ю

(100)
190

13
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-ПНД-к
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T M A - 5 D A - S 9

К о п и р о в а л Формат \з



Ф2
.Ю

ЦА
4) 

__
__

__
__

__
__

__
__

itt
aA

biC
es

JL

____ ———------ -—-----
" . _— d  vty)

Условное обозначение фланца: 
Фланец 6S-6 TK4-346S-89

{ *  Размерь/ для алраёор.
2. ОстлбНйЮ технические требования 

по TM-J7Q-8Y.

T K V 3 A 5 5 -8 9
ПКIT. M ecca Macmrae

i* i:S
Л а с т  f Л а с т а »  f

Фланец 6S-6

Нпол?нЛегн*б
Утею * #§едмия о<о< у/
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Условное обозначение Фланца;
Ф л а н е ц  ф  Т К У -3 9 5 6 -8 9

/ *  Размеры O n
2 Материал- Мруг so-н-б rocnoso-w
3 Остальные технические требования 
п о  T K 4 -6 7 Q -8 Y

ТК4-345Б-39
i Лет Масс* Маститее

7,0 /.'2
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№

Поз / 
уголок 
УЛбОхЬО

Поз 2 
Болт

Лоз 3
Г ай Ка

Поз 4
Ш айб а

Т936Н13-82 Г0СТ7798-7О ГОСТ$916-70 Г0СГ11371-78
К о л и ч е с т в о

1 I__________1 __________ II 1  I1 1
У сложное н а и м е н о tSa  ние

А р E-13S мб-8^л8^ео13 Мб- 1Н5019 6 01019

20 \
ЧГ

62,5*

/ ____________
ь Ь Г "  Н ~  —  “ I U

*У }
У

U г ------------------------ «Si

_ 2_ /
а

I s 

I

Г
«3 К

0

J L ю  t ч ч ,

1

Условное наим енование, кронштейна.
К р о н ш т е й н  А р  TAty'36JQ-89.

i * Размеры для спра&оК 
2. Остальные технические требо ёа ни я но 

Т К к -5 7 0 -8 1

' Кспароьал С ел и б О Н О б а .
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|и
«а
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Т1 ЬЗ

2*10*

60 io*

11 /, 4- С.ft
*

!УL J V *

Условное
найдено
бани е

А р-1

/Гр-2

Ар-3

Ар-4

Продолжение.
Условное
наймембание

М асса,
кг

Ар-1 Ц5й
Ар 2 U  60
Ар-3 1М1
Ар-4 1,ти
Арб /,500

Тип у с т а  наём и 
бае т о г о  прибо 

Ра-

Лоз 1 
Уголок

Дат чик

РОС 301

Непал не. 
Hue 3

Исполне 
ние 1,2 4

П ервичны й .... ...
преобразово- пп п° Щ м 

т е  л ь 
(РОС 101)

пп он, 
пп он'

ПП 091

Лоз 2 
Бобышла
ЗкЬ 234 Я

Лоз 3  
Косынка
ТМ-36/2 S3

Лоз 4 
б о л т

Г 0 С П 7 Э 8  70

Лоз 5
Га й к а  
Г0СТ5915 1 0

Лоз 6
' JJa u S a  
Г0СТ1131178

J - \  4 I 1
У  слаб ное

Кр 1/i Бтг*15

Кр-2/4 БШ % 15

Кр-зц

А р - ф

6MZ7HS

Б&Р/г

н а  и  т е  н о б а  н и е

МвфММбМб 7Я 4019 601019

Пример у сл о В н а го  о б о з н а ч е н и я  у с т а н о в к и  
б о б ы ш к и  н а  к р о н ш т е й н е

К р о н ш т е й н  К р -1  ТКЧ -ЗбН -89
1 Размеры Эля справок
2 св ар н ы е ш в ы  п о  ГОСТ5 2 6 4  8 0
3 Ост альные т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  п о  

ТГ4-570-81

1*  А«в>

Прав.

*52*®
Ж £

Ч  а о к у ч .

Ш Я Г
!йоб
:ова
«а

Взамен
Группа

оз.п
ш

К р о н ш т е й н
А р

ТК4-ЗБИ-В9-
Грагга Жасяв̂

п
УМ-.ЖЖШ!'

НПО mr Рем* в

Копжроьад с е л и б а н о ё а .
0101 91 4

Формат аз"



Паз. 4 У  ю л а  к

УсАоВное
наименование d, мм
Кр-1/1 43

Ар-е/1

ftp -3/V 37

Кр-У/1 66

Кр-5/1 УЗ

j *  Размеры Эла cnpa SoAr
2 Радиус гида R -У/пм
3 Д л и н а  р а з в е р т к и -  У З У т т
, ^  л  &ZS ГОСТ 19903-14
Ц Материал - Лист ^.щ.И.С/п3 госпв523-70

5 М асса. -O t 9 A r
6. ОсталЬнЬ/е т е х н и ч е ск и е  т ребо

вания ло TAR-S70-81/

и » Лист J* псиум. Подо. Дате Т К 4 - - З Б Ц - 8 9  I f 1
Копировал С е л и в а н о в а
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Пример условного обозначения косы нки
А о с Ь /н к а К  Т А  4 - 3 6 /2 - 8 9

/ *  Размер для справо/с 
л м  Г  .  Б8.5 Г0СП99ОЧ-1Ч
2 Материал - Лист 3 ./р/, Ю нП госПб523‘70

3 ОсталЬнЫе т е х н и ч е ск и е  т ребования 
ЛО T K 4 -S 7 0 -8 /

взамен
Группа ТК4-3612-8Э

Лит Мисси Масштабт
L 0J5 г г

Лист ! Листе» 1

А о  сынка  /Г

н п о  MR PeiAfc_________j у  .
Срок Введения о/ о/ з-i ~1 Н~

Копировал Селиванова
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15 УслоВное обозначения кронш тейна: 
Кронштейн /Гр ТКУ-3613-89

Условное
иаимена-
ёание

лаз гкосынка
m-36im

ЛозЗболт
007798-70

Поз У Гаока
rOC7S3tf-7Q

Лаз S  
шайба
'VC7H371-78

Количество
1 7 1 7 1 7 1 2

Условное наименование
Кр ю охгоо К ММрхйШб№-7Н</016 8 СИ 016

4*
/ Размеры для справа* 
г Сварные швы по гост 5гви-80 
3 Остальные т ехнические требо
вания по ткУ-б7о-8Г

взсмен
группа. ТК4-ЗБ13-89

К р о н ш т е й н

Лжи 7SSST Чаагоб

Ц93 1 1
Л«ст 1 Л» ото» 1

Кодировал .<&***_

СТМ 4-4-89
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