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Предназначен д м  определения прямых затрат в см етой стоимости строительных работ по строи
тельству электрических сетей напряжением 0,38-1150 кВ, а  также для расчетов за выполненные работы. 
Сборник ТЕР-2001-33 разработай в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 
2000 года.
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ТЕР 81-02-35-2001. Книга 1 К ц с ш ||||у и й « н *

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Е ЕДИНИЧНЫ Е РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Сборник № 33 
Линии электропередач 

ТЕР-2001-33
Книга I. Электрические сети напряжением 0,38-1150 кВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Территориальные единичные расценка (ТЕР-2001-33) предназначены для определения прямых затрат 
и  сметной стоимости при выполнении работ  по строительству электрических сетей напряжением 0,38-1150 кВ.
2. Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-33. Книга 1) разработаны с учетом юменений и дополнений к  
ГЭСН-2001-33. Книга 1, утвержденных постановлением Госстроя России от 15.10.02 г № 127 (Выпуск №1).
3. ТЕР-2001-33. Книга 1 отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организа
ции ш> видам строительных работ и обязательны щя применении всеми предприятиями и организациями, незави
симо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное 
строительство с привлечением средств государстаениого бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фонде» и 
могут применяться при других источниках финансирования.
4. Нумерация расценок, их наименование и  единил# измерения в таблицах ТЕР-2001-33 совпадают с нумерацией, 
наименованием и  единицами измерения норм в аналогичных таблицах ГЭСН-2001-33.
5. Книга 1 состоит из разделов:

Раздел 01. Воздушные линии электропередачи напряжением 35 -1 1 5 0  кВ.
Раздел 02. Открытые распределительные устройства напряжением 35 -1 1 5 0  кВ.
Раздел 03. Другие виды работ на воздушных линиях электропередачи и открьпых распределительных устройствах 
напряжением 35 -1150 кВ.
Раздел 04. Линии электропередачи напряжением0,38-35 кВ и трансформаторные подстанции.

6. В расценках раздела 01 для ВЛ 35 кВ предусмотрено применение железобетонных центрифугированных опор, а 
в расценках раздела 04 для ВЛ 35 кВ цредусиотреао применение железобетонных вибрированных опор.
7. Расценки настоящего сборника предусматривают полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствую
щих работ (кроме перечисленных в п. 9), включая:
-  приведение матпин и механизмов в рабочее и транспортное положение, погрузку и выгрузку инструментов и 
приспособлений, строповку и расстроповку конструкций, подъемы на конструкции и спуски с них, установку и пе
рестановку простейших подмостей, стремянок и леспаад
-  потери материалов и конструкций, предусмотренные расценками потерь;
-  нумерацию опор, крепление плакатов безопасности, предупред ительные надписи;
-  материалы для временных защит с учетом их оборачиваемости при устройстве пересечений с препятствиями;
-  установку и разборку монтажных приспособлений.
8. Расценками предусмотрено выполнение работ в нормальных условиях на сухой равнинной слабопересеченной 
местности. При изменении технических решений д а  конструктивных элементов, отличных от принятых в расценках 
и цри производстве работ в усложненных условиях к  расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Техни
ческих частях соответствующих разделов. При этой коэффициенты следует применять при обосновании их проек
том. Если конструктивные элемент и условия производства работ усложняются радом факторов, то коэффициент 
перемножаются.
9. Расценками не предусмотрены следующие работы (кроме особо оговоренных случаев):
-  земляные (кроме бурения котлованов в грунтах естественной влажности и плотности I и 2 групп по классифика
ции в зависимости от трудности разработки);
-  устройство водоотводных канав, ледорезов, обвалований, ряжей и других заптигаых устройств;
-  сварочные.
10. З а тр ат  на механизированную разработку грунта и  обратную засыпку котлованов с послойным уплотнением 
грунта принимаются по расценкам ТЕР-2001-01 «Зеыдгоые работы». При этом к  оплате труда (нормам затрат труда) 
рабочих-стротггелей, стоимости (времени) эксплуатации машин и  механизмов следует применять коэффициент 1X  
учитывающий линейные условия работы.
11. Указанный в  настоящем Сборнике размер «до» включает в себя этот размер.
12. В расценках сборника учтена оплата труда и сто д а» :
-  средних тарифных разрядов рабочих-строигепей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологи
ей их производства (установлены в таблицах ГЭСН-2001-33. Книга1);
-  нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в 
таблицах ГЭСН-2001-33. Книга1>,
-  стоимости 1 человеко-часа в рублях.
13. Стоимость часовых ставок оплаты труда, принятых при разработке сборника, привед ена в таблице:

3



Т Е Р  8 1 -0 2 -3 3 -2 0 0 1 . К н и га  1  К р а сн од а р ск и й  к р а й

Разряд
[заботы

Часовая ставка
(рубУчея-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка
йзубУчел.-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
йлбУчвя-ч)

Разряд
работы

Часовая ставка 
(рубУчел.-ч1

Разряд
работы

Часовая ставка 
Твуб./чел.-ч)

i to 5.77 2,0 6.26 3,0 7.53 4,0 8,76 5,0 10.38
1 ,1 5.82 2,1 6.39 3,1 7,65 4,1 8,92 5,1 10,59
1,2 5.87 22 6.51 32 7.78 42 9.08 5,2 10.79
1,3 5,92 22 6,64 32 7.90 4.3 9.24 5,3 11.00
I,4 5.97 2,4 6,77 3,4 8.02 4,4 9.41 5,4 1U 1
U 6.01 2.5 6.89 3.5 8.14 V 9.57 5,5 11.41
1,6 6.06 2.6 7.02 3,6 8,27 4,6 9.73 5,6 11.62
1,2 6,11 2.7 7.15 3,7 8.39 4,7 9.89 5,7 11,82
1,8 6.16 2,8 12% 3,8 8,51 4,« 10,06 5,* 12.03
1,9 6,21 2,9 7,4 3.9 8.63 4,9 10,22 5,9 12,23

6,00 12.44
-  Размеры часовой оплата труда рассчитаны на основании среднемесячной ш л ага  труд а, принятой по Госу
дарственной статистической отчетности в строительстве и  капитальном ремонте по Краснодарскому краю по со
стоянию на 1 января 2000 года, и  фактического количества рабочих часов, отработанных в этом периоде. Показатели 
оплаты труд а согласованы рабочей комиссией по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве (про
токол №1 от 16.10.2000г.).
14. В р а а к т а х  учтены затрата на эксплуатацию машин и  механизмов по их видам (типам) в соответствии с табли- 
цами ГЭСН-2001-33. Книга1 исходя из нормативного времени выполнения работ и  по их базисной стоимости 1 ма
шино-часа эксплуатации.
-  В расценках сборника стоимость эксплуатации машин и  механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа экс
плуатации машин и  механизмов в уровне цен по состоянию на 1 января2000 года
-  Если проектной документацией предусматривается применение строительных машин н  механизмов, отли
чающихся по маркам от учтенных в  единичных расценках, расценки следует уточнить: корректировка норм ма
шинного времени не допускается, стоимость машино-часа эксплуатации машин корректируется.
-  Цены 1 машино-часа эксплуатации машин и  механизмов, учтенные в расценках Сборника ТЕР-2001-33. Книга1, 
приведены в  сборнике цен. Приложение 1.
15. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и  конструкций на основании норм их расхода (по таблицам 
ГЭСН-2001-33. Книга 1) и стоимости единицы измерения.
-  Стоимость единицы измерения материалов, изделий и  конструкций принята по средним ценам по состоянию на 
1 января2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края
-  В стоимости материалов, изделий и  конструкций учтены: отпускные цены поставщике»; транспортные расходы 
по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.
-  Сметные цены, учтенные при разработке единичных расценок, приведены в  сборнике сметных цен на материа
лы, изделия и конструкции. Приложение 2.
-  Стоимость некоторых материалов в расценках не учтена. Материалы, стоимость которых в расценке не учтена, 
приведены под каждой расценкой с  указанием кода и  расценки расхода. Если в  графе расхода приведена литера "ГГ, 
стоимость должна определяться по норме расхода по проектным данным с учетом минимальных трудно устранимых 
потерь и  отходов. При определении стоимости работ в  базисном уровне цен, цена материала включается по цепом 
их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года.
-  В расценках учтена стоимость материалов, изделий и  конструкций по ценам в  условиях их заводского изготов
ления
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Т Е Р  81-02 -33-2001 . К н и г» I  К расн одарск и й  к р а й

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
К РАЗДЕЛАМ 01 + 03 
1. Общие указания

1.1. Расцтками предусмотрена установка жеяеэобетопных центрифугированных шор и порталов ОРУ в пробуренные 
и шрьпыс котлованы, а всех фундаментов -  в отрытые котлованы. Установка стальных опор и отдельных тип» железобе- 
тонных опор и порталов ОРУ предусмотрена на готовые фунд аменты и сваи.
12. Расценками не предусмотрены дополнительные работы при установке фундаментов, железобетонных опор и
порталов ОРУ в котлованы с протоком грунтовых вод и в плывунах (крепление котлованов, забивка шпунта, вода* 
отлив, подвозка привозного грунта и др.).
1.3. Расценками не учтено устройство железобетонных свай для фундаментов. Эта работы следует расценивать 
по расценкам сборника ТЕР-2001-05 «Свайные работы. Закрепление грунтов. Опускные колодцы». При этом к опла
те труда (нормам затрат труда) рабочих-сгроигелей, стоимости (времени) эксплуатации машин и механизмов следу
ет применял, коэффициент 1,2, учитывающий линейные условия работы.
1.4. Расценки учитывают применение действующих типовых проектов, разработанных инеппугом «Энерго- 
сетьпроеюг».

Раздел 01. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ
1.5. В расценках, в дополнение к л  7 «Общих положений» настоящего Сборника, предусмотрено:
-  перемещение материалов, изделий, инструментов и приспособлений в пределах рабочей зоны (пикета ВЛ) на 
расстояние до 50м  для ВЛ напряжением 35-750 кВ и до 100м для ВЛ напряжением 1150 кВ. Перемещение на рас
стояние соответственно более 50 и 100 м учитывается дополнительно;
-  очистка фундаментов при установке опор и плакировка площадок вокруг опор (без учета обвалованиях
-  переходы рабочих и перемещение строительных машин и механизмов от пикета ВЛ к пикету в очередности 
следования пикетов.
1.6. В расценках не учтены затраты на время переезда машин и механизмов и перехода (переезда) рабочих во 
время рабочей смены с одного рабочего места на другое, минуя очередность следования пикетов или объезд (обход) 
препятствий (оврагов, ложбин, рек и т.п.). Данные зэтраты следует учитывать дополнительно и  определял, в ценах 
на 01.012000т
-  при переезде машин и механизмов иа гусеничном ходу -  0,18 чел.-ч на 1км по часовой тарифной ставке (опла
та труда машинистов, обслуживающих машины);
-  при переезде машин и механизмов на пневмоходу-0,06 чел>ч на 1км по часовой тарифной ставке машиниста 
(оплата труда машинистов, обслуживающих машиныХ
-  при переходе рабочих -  0,25 чел.-ч на 1 км по часовой тарифной ставке рабочего-сгроотеля (оплата труда рабо- 
чих-строителей).
-  Время переезда машин и механизмов и  перехода (переезда) рабочих-строигелсй учитывается также в  расценках 
других ТЕР-2001, применяешх при строительстве ВЛ 0,35*1150 кВ;
-  подтаскивание опор и конструкций к месту их установки, за исключением горных и заболоченных участков, ко
гда отсутствует возможность разгрузки конструкций в рабочей зоне, что должно быть установлено проектом.
1.7. В расценках таблиц 01-001,03-003 и  03-04 учтено выполнение работ в нормальных грунтах: контурных за- 
эемлигеяей, укладываемых в котлованы при сооружении фундаментов под опоры ВЛ; заземляющих устройств с 
протяженными заэемлигепяыи (лучами), укладываемых в траншеи; вертикальных забиваемых эаэемпигелей (элек
тродов).

При устройстве контурных заземпитедей, протяженных заэемлигакй (лучей) и  вертикальных эаэемпигелей 
(зпепродов) в агрессивных грунтах, вместо стали круглой класса А-1 диаметром 12 мм применяется сталь круглая 
класса А-1 диаметром 16 мм и более, определяемая по проепу, и  стоимость материале» по расценкам должна быль 
скорректирована на замену материале».
1.8. В расценках 13 и  14 таблицы 01-001 предусмотрена установка одного ригеля на стойку железобетонной цен- 
трифугирешашюй опоры. При установке каждого последующего ригеля необходимо применять коэффициенты по 
п.3.9 настоящей Технической части.
1.9. В расценках 5+9,13таблицы01-016 для ВЛ 500-1150 кВ стоимость стальных опор не учтена.

При установке стальных опор с антикоррозионной защитой путем горячего оцинковатшя на завода* 
изготовителе следует добавлял стоимость ш ор по шифру ресурса 201-9024 «Опоры стальные».

При установке стальных «шинкованных а к р  следует добавлять стоимость опор по шифру ресурса 201-9025 
«Опоры стальные оцинкованные».
1.10. Применение метода установки опор вертолетами обосновывается проектом. Расценки таблицы 01-018 д аны 
для производства наземных работ. Затраты по эксплуатации вертолетов должны учитываться датяш леяы ю .
1.11. Врасценкахтабшщ01-024+01-031:
-  предусматривается производство работ в  равнинилх условиях и  они должны применяться вне зависимости от 
материала и  высоты опор, а  также от расчетных климатических условий;
-  для ВЛ 35-750 кВ учтен монтаж изолирующих подвесок проводов и  тросов со стеклянными тарельчатыми под
весными изоляторами и унифицированными конструкциями линейной арматуры, а  для ВЛ 330-750 кВ дополнитель
но у чтет и  установка дистано<о1шыхрас1юрок для фиксации расщепленных фаз 1роводав.
1.12. В расценках таблиц01-024,01-025,01-027и 01-028 учтена под веска в од воцепном исполнении трех проводов 
в линии для ВЛ 35-220 кВ, шести -  для ВЛ 330 кВ, девяти -  для В Л 500 кВ, двенадцати и  пятнадцати проводов -  для 
ВЛ750кВ.

При тюдвеоае на двухцдшых опорах ВЛ 35-500 кВ одновременно двух цепей, а также расщепленных проводов к  
расценкам следует тщимеапь коэффициенты, приведенные в ап . 3.4,3.5 и  3.6 настоящей Технической ч а с т
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1.13. В расценках таблиц 014126,014128 и 01.031 не учтена подвеска расщепленных гроотаапщгных тросов (сталь, 
ных канатов).
1.14. В расценках таблиц01-027+01-029 при подвеске проводов и  грозозащитных тросов с пересечением препятст
вий учтено преодоление одного препятствия в пролетах, ограничивающих пересечение.

Если в одном пролете пересечения встречается несколько препятствий, расценки следует принимал» по наиболее 
сложному препятствию с добавлением на каждое последующее препятствие затрат с применением коэффициентов, 
указанных в П.П. 3.7 и  3.8 настоящей Технической части.
1.13. В расценках, в дополнение к а  9 «Общих положений» настоящего Сборника не предусмотрено:
-  транспортировка конструкций и материалов до трассы по дорогам общего пользования или ведомственным (в 
том числе совпадающим с направлением трассы) и  по трассе;

переезд или переход рабочих-строигелей к началу смены и возвращение с робота по окончании смены;
-  перегон машин и механтмов с места работы на трассе до места ночной стоянки иди постоянного базирования и 
обратно;
-  устройство больших переходе» через преграды (судоходные реки, каналы, озера, а также ущелья и  др.);
-  под веска проводов и  грозозащитных тросов через малые реки и  другие небольшие водные преград ы;
-  тапа/таигя ц рудцкцдц т ш и и я т 1
-  устройство монтажных площадок и  временных дорог,
-  устройство и демонтаж временных якорей для раежрепления стоек сборных железобетонных грибовидных фун
даментов, анкеровки полиспасте» при установке стальных спор ВЛ методом поворота вокруг шарнтфа и поданке
ровки проводе» и  грозозащигаых тросов при монтаже в больших пролетах;
-  щебеночная подготовка оснований под фундаменты и опоры ВЛ;
-  сооружение специальных фундаментов на скальных грушах;
-  сооружение фундаментов на вечномерзлых грунтах;
-  закрепление движущихся барханных или д юнных песке» вокруг фундаментов опор;
-  изготовление стропов, монтажных приспособлений и подкладок;
-  устройство подмостей и шпальных клеток высотой свыше 1 м;
-  выполнение сигнального освещения (свсто-ограждения) и  дневной маркировки (окраски) стальных опор ВЛ, ко
торые по своему расположению иди по высоте представляют аэродромные или линейные препятствия;
-  производство работ в отдельных труднодоступных местах, требующих особой осторожности в работе с учетом 
соблюдения специальных правил техники безопасности в строительстве;
-  подвеска проводов и грозозащитыхтросов на ВЛ 1 ISO кВ.
1.16. При определении стоимости демонтажных работ для ВЛ 35-330 кВ следует руководствоваться формулами и 
коэффициентами к оплате (нормам затрат) труда рабочих-строигелей и стоимости (времени) эксплуатации машин и 
механизмов, приведенными в «Общих указаниях по применению Государственных элементных сметных норы на 
строительные работы ГЭСН-2001».

Расценки на демонтаж проводов и  грозозащигаых тросов для ВЛ 35-330 кВ необходимо исчислял, по соответст
вующим расценкам на их подвеску без учета стоимости материалов и изд елий и с применением к оплате труда 
(нормам затрат труда) рабочих-строигелей и стоимости (времени) эксплуатации машин и  механизмов коэффициеп- 
тов:
-  на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ -  0,75;
-  на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ: 

до 1 км -0 ,7 , свыше 1 км -0,73;
-  на демонтаж грозозащитных тросов -  0,65.
1.17. При производстве работ по демонтажу проводов и  грозозащитых тросов для ВЛ 35-330 кВ на пересечениях 
с препятствиями коэффициент к стоимости (нормам расхода) материалов и  изделий для временных защит, учтенных 
в расценках таблиц01-027-Ю1-029, принимается равным 1,0.

Раздал 02. ОТКРЫТЫЕ РАСПРВДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ
1.18. Расценки учитывают затраты на выполнение всех работ по сооружению ОРУ, включая работы, перечислен
ные в а  7 «Общих положений» настоящего Сборника, а также:
-  антикоррозионную окраску крепежных и соединительных элементов и  закладных частей в местах сопряжений 
строительных конструкций ОРУ;
-  частичную  транспортировку и  сг^пировку строительны х конструкций ОРУ о т приобъектного склада д о  рабочей 
зоны.
1.19. В расценках, в дополнение к а  9 «Общих положений» настоящего Сборника, не предусмотрены следующие 
работы:
-  устройство балластной подушки, дренажа и дорожного покрытия для щюдольных и  поперечных рельсовых пу
тей перекатки трансформаторов них пересечений;
-  устройство бетонной отмостки вокруг железобетонных стоек порталов и  опор под оборудование.
1.20. Стоимость установки сборных железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 
35-330 кВ определяется по расценкам 1+12 таблицы 02-007.

Стоимость установки на сборные железобетонные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ стальных траверс, молниеот
водов и  тросостоек определяется по расценкам 5+9,14,15 таблицы 02-013.
1.21. Стоимость работ по установке одного ригеля на сборные железобетонные вибрированные и центрифугиро
ванные стойки порталов ОРУ 35-330 кВ (расценки 1+12 таблицы 02-007) и  на сборные железобетонные вибрирован
ные стойки огнезащитных перегородок трансформаторов ОРУ 110-750 кВ (расценки 1 и 2 таблицы 02-022) опреде
ляется по расценкам 13 и 14 таблицы 01-001.

При установке каждого последующего ригеля необходимо применять коэффициенты по а  3.9 настоящей Техни-
б
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ческой части.
Раздел 03. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-
llSOkB

1.22. В расценках таблицы 03-001 работы по грунтовке и покрытию одним споем гидроизоляционного материала 
сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифугированных опор ВЛ и железобетонных 
порталов ОРУ учтены. Стоимость материалов для грунтовки и стоимость гидроизоляционных материалов не уч
тены и должны учитываться дополнительно в соответствии с тфоеггоы.
1.23. В расценках таблиц 03-006*03-008 предусмотрено окрашивание за од ин раз установленных стальных конст
рукций лакокрасочными материалами. Стоимость материалов учитывает применение олифы комбинированной К-3 
и масляных красок, готовых к употреблению. При защите строительных конструкций от коррозии другими способа
ми расценки следует корректировать с исключением стоимости указанных материалов и включением стоимости 
материалов, согласно тфоекта.

2. П равила исчисления объемов работ
2.1. Объем отрышх котлованов для установки фундаментов, железобетонных цешрифугнровапных стоек опор ВЛ 
и железобетонных вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ определяется с учетом допустимой 
крутизны откосов в грунтах соответствующей группы по формуле для усеченной пирамиды:

V = у  (ЛхЯ+CxD + jAxBxCxD),

где: А, В -  длина и ширина дна котлована;
С, D -длина и ширина верха котлована;
Н -  глубина котлована.

2.2. Длина и ширина дна котлованов должна быть больше опорной наста фундаментов, диаметра стоек железобе
тонных центрифугированных опор ВЛ и диаметра стоек железобетонных вибрированных и центрифугированных 
порталов ОРУ на 300 мм.

Обратная засыпка котлованов производится вынутым или привозным трутом (определяется цроепом) с обяза
тельным послойным трамбованием грунта.
2.3. Объем сборных железобетонных фундаментов и ригелей ВЛ и ОРУ 35-1150 кВ, центрифугированных стоек 
опор ВЛ 35-500 кВ, вибрированных и центрифугированных стоек порталов ОРУ 35-330 кВ, стоек под электрообору
дование ОРУ 35-1150 кВ и конструкц ий огнезащигаых перегородок ОРУ 110-750 кВ следует принимать по проект
ным данным в плотном теле с коэффициентом 1,01.

Объем сборных железобетонных конструкций опорных, пршруэочных и анкерных плит принимается с коэффи
циентом 1,0.
2.4. Объем работ по установке стальных траверс железобетонных спор, стальных опор ВЛ и стальных конструкций 
ОРУ следует исчислять согласно проекту по массе конструкций с учетом наплавленного металла, постоянных рас
порок и гостированных метизов. Массу конструкций необходимо определять по чертежам КМД, а при их отсутствии 
-п о  чертежам КМ с коэффициентом 1,03.
2.5. Масса анкерных фундаментных и U-обрезных болтов не должна включаться в общую массу стальных шор ВЛ 
и портале» ОРУ, так как она учтена в расценках на устройство фундаментов.
2.6. Масса оцинкованных стальных опор ВЛ и стальных порталов ОРУ принимается с учетом массы цинка.
2.7. Масса доборных элементов включается в массу стальных траверс порталов ОРУ.
2.8. Стеклянные тарельчатые подвесные изоляторы и линейная арматура для щроводов и грозозащитных тросов ВЛ 
учитываются в расценках как материалы, а их количество определяется по проектным данным с коэффициентами 
1,03 для изоляторов и 1,02 для линейной арматуры.
2.9. При определении объема работ по подвеске проводов и грозозащитных тросов необходимо принимать общую 
длину трассы ВЛ за вычетом длины пропел» всех пересечений с препятствиями, включая длины пролете» больших 
переходе». Длина ц  хшетов пересечений ВЛ с препятствиями определяется по проекту. Длина анкерного пролета 
должна определяться без вычета длин пересечений между промежуточными опорами.
2.10. Масса проводов и грозозащитных тросов на 1 км ВЛ принимается по нормам, приведенным в Приложении к 
настоящей Технической части.

Дополнительно необходимо учитывал» расход проводов и грозозащитных тросов на сооружение ВЛ 35-750 кВ с 
учетом уклонов местности 4° и более и с учетом для ВЛ 330-750 кВ длин шлейфов на анкерных и анкерно-угловых 
опорах и шлейфов транспозиций.

При определении длин шлейфов необход имо вычитать из их длины -  длины натяжных гирлянд, уже учтенные в 
длинах пролетов.

Определенный вышеуказанным способом дополнительный расход проводов и грозозащ итных тросов увеличива- 
ется с коэффициентом 1,03 для учета стрел провеса, соединения и нормативных отходов при подвеске проводов и 
грозозащитных тросов.
2.11. Объем работ по устройству продольных и поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ следует исчис
лять за вычетом длины путей, входящих в пересечения.
2.12. Длина поперечных путей перекатки трансформаторов ОРУ принята равной 7 м.
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3. Коэффициенты к  расценкам
Таблиц» 3

№ 6
п/п Условие применения Номер таблицы 

(расценки)

КоэДбшшеытк
оплате (за

тратам) 
Труда 

рабочих* 
строителей

СТОИМОСТИ
(кремеын) 
эксплуата
ции щцдц

стоимосш
[расходу)

материалов

При изменении технических решений

3.1. Устройство м ж оп тн ьк  бетонных фундамен
т а  В Л и ОРУ 35-1150 кВ (без арматуры) 01-002 0,84 — —

3.2.
Установка стальных и  железобетонных опор 
ВЛ на фундаментах, высотой более 1 м от 
поверхности земли

01*008,01*016,01-017 U 1,24 —

3.3.
Бурение котлованов ВЛ и  ОРУ 35*1150 кВ в 
вязкие а  также в мокрых, силыюналшаю- 
ШИХ на бур глинистых грунтах

01*007,
02*007(7+12,15+17) U U —

Подвеска одновременно двух цепей на двух
цепных опорах, напряжение ВЛ:

3.4. 35 и  110 кВ (6 проводов) 01*024,01*027,01*028 1,92 1,85
2,0

(кроме
защит)

3.5. 220 кВ (6 проводов) 01*025,01*027,01*028 1,90 1,80
2,0

(кроме
защит)

3.6. 330 кВ (12 проводов) 
500 кВ (18 проводов) 01*025,01*027,01*028 1,90 1,75

2,0
(кроме
зашит)

Подвеска проводов между опорами ВЛ 35-750 
кВ при совмещении в  од ном пролете несколь
ких пересечений с препятствиями.
Добавлять на каждое следующее пересечение 
с препятствием после первого, в пролете:

3.7. между анкерными опорами 01*027 1,12 1,12
0,4

(для за
щит)

3.8. между промежуточными опорами 01*028 1Д4 1,24
0,5

(для за
щит)

Установка ригелей та стоВД железобетонной 
центрифугированной опоры ВЛ35-500кВ:

3.9. добавлять на каждый следующий ригель по
сле первого 01*001(13,14) 1,36 1,36 —

3.10.
Подвеска второй цепи на двухцепных опорах 
ВЛ 35-500 кВ при полностью снятом напря
жении на первой цепи ВЛ

01*024,01*025,01-027,01- 
028 1,10 1,10 —

При производстве работ в  усложненных условиях
3.11. Болота, заболоченные земли

3.11.1 01*001(1+12,15,16) 1,4 1.4 —

3.11.2 01*001 (1 3 ,14Х 
03-003(1+3) 1,7 1,7 —

3.11.3 01*008+01*010 1.67 1.67 —
3.11.4 01*016*01-018 1,69 1,69 —

3.11.5 01*024,01-025,01*027,01- 
028.01*030 1.65 1,75 —

3.11.6 01*026.01*029.01*031 1.59 1,75 —

3.11.7
01*032,03*002,03-006,03- 

007 1.75 1,75 —

3.12. Распутина или на участках, залитых водой:
3.12.1 01-001 (1+12.15.16) 1,25 U 5 —

3.122

01*001 (1 3 .14Х 
01*008*01*010, 
01-016+01*018, 

034ХШ1+3)

U S U 5 —

3.12.3 01-024,01*025,01*027, 
01*028.01*030 1,38 1.43 —

3.12.4 01*026.01*029.01*031 1-S4 1.49 —
8



Т К Р  8 1 -4 ^ 3 3 -2 0 0 1 . К н и га  1 К щ м и р с и Д к ц й

№№
п/п Условие применения Номер таблицы 

(распевки)

Коэффициент»
оплегге (за

тратам) 
труда 

рабочих- 
строителей

стотюсти 
(времени) 
эксолуата- 
щш мшпвн

стоимости
[расходу)

материалов

3.12.5
01-032,03002,03606, 

03007 1,50 1,50 —

3.13.
Горные условия, крутые склоны (косогоры), 
овраги, при большом количестве пней и  ва
лунов

3.13.1
01-001 (1+ 12,15,16Х 

01-008+01-010 1Ю 1.50 —

3.13.2
01-016+01-018,

034ЮЗП+-3) 1,68 1,68 —

3.13.3
01-024,01-025,01-027,01- 

028.01-030 1,21 1,44 —

3.13.4 01-026,01-029,01-031 U 4 1,64 —

3.13.5
01-032,03-002,03-006,03-

007 « Л 1,44 —

3.14. Просеки и  кустарники;

3.14.1 01-001 (1 3 ,14Х 
03-003 (1+-3) 1,30 1,30 —

3.14.2 01-008+01-010 1.18 1.18 —

3.14.3 01-016+01-018 U 1 U 1 —

3.14.4
01-024,01-025,01-027, СП- 

028 ,01-030 1,06 1,14 —

3.14.5 01-026,01-029.01-031 1.06 U 3 —

3.14.6
01-032,034ХЙ, 03-006,03- 

007 Ц О 1Ю —

3.15. Сыпучие гру н ты :
3.15.1 01-001(1+-12.15.16) U 5 М 5 —

3.15.2 01-001 (13,14), 
03-003 (1+-3)

1Ю 1,20 —

3.15.3 01-008+01-010 1.06 1.06 —

3.16. В котлованах с  притоком грунтовых во л
3.16.1 01-001 1.40 1,40 —
3.16.2 01-008+01-010 1.12 1.12 —
3.17. Скальные г р у н т 01-001П+-12.15.16) 1,30 1,30 —

3.18. Вспаханное поле или по снегу, глубиной бо
лее 0.5 м:

3.18.1 01-024+01-031 1.03 1,17 —

3.18.2 01-032,03-002,03-006,03- 
007 1,25 1,25 —

П рим ечания.
1. К болотам и заболоченным землям (о. 3.11) отнесены участки с избыточно увлажненное поверхностью, покрытой слоем торфа.
2. Коэффициенты для горных условий, крутых склоно* (косогоров) н оврагов (о. 3.13) применяются при средних уклонах боксе 1:5 
в любом направлении. Для монтажа проводов в грозозащитных тросов эта коэффициенты применяются только при длине уклона 
не менее одного расчетного пролете или в пределах уступа.

Приложение
Масса проводов, грозозащитных тросов и таны на I км ВЛ______________________

ж ?* Номинальное Масса, т
п/п сечение» мм провода н  троса без смазки ________ т«Р“ ________ обтай

П ровод (трехпроводная ВЛ)
1 10/1.8 0.13 0.10 0 1 3
2 16/2.7 0.20 0.10 ОЮ
3 25/41 0,31 0.14 0.45
4 35/62 0.46 0.14 0.60
5 50/8 0.60 0.14 0.74
6 70/11 0.85 011 1.06
7 70/72 2.33 011 2 1 4
8 95/16 1.19 0 1 8 1,47
9 95/141 4.19 0 1 8 4.47
10 120/19 1.46 0 1 6 1.82
11 120/27 1.63 0.36 1,99
12 150/19 1.71 0.36 2.07
13 150/24 1.85 0 1 6 2 11
14 150/34 2.09 0 1 6 2,45______

9
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Номинальное Масса, т
п/п сечете, мм ■повода н тпоса без смазки таны общая
15 185/24 2.18 0.62 2,80
16 185/29 2.25 0.62 2.87
17 185/43 2,61 0.62 3,23
18 185/128 4,71 0.62 5.33
19 205/27 2,39 0,62 3.01
20 240/32 2.85 1.32 4,17
21 240/39 2.94 1.32 4Д6
22 240/56 3,42 1,32 4.74
23 300/39 3.50 1.32 4.82
24 300/48 3,67 1.32 4.99
25 300/66 4,06 1,32 5.38
26 300/67 4.09 1,32 5.41
27 300/204 7,50 U 2 8,82
28 330/30 3.56 1.32 4.88
29 330/43 3.88 1.32 5.20
30 400/18 3,71 1,77 5.48
31 400/22 3.90 1.77 5.67
32 400/51 4.60 1,77 6,37
33 400/64 4.86 1.77 6.63
34 400/93 5,72 1.77 7.49
35 450/56 5.07 2.58 7.65
36 500/26 4.92 2.58 7,50
37 500/27 4,75 2.58 7,33
38 500/64 5.72 2.58 8,30
39 500/204 9.21 2.58 11.79
40 500/336 12.38 2.58 14.96

Стальной канат (трос грозозащитный) -  1трос
41 38,01 (0 3 5 ) 0.340 0.10 0,440
42 48.64 (С-50) 0.430 о .н 0.540
43 72,95 (С-70) 0.646 0.10 0,746

1. Масса проводов дала ддя марок проводов АС, АСКП, АСКС и АСК по ГОСТ 839-80 (без смазки).
2. Масса грозозащитных тросов дана для стальных канатов по ГОСТ 3062-80* н ГОСТ 3063-80* (без сказки).
3. Масса проводов и стальных канатов (грозозащитных тросов) увеличена по сравнению с соответствующими ГОСТ с коэффициен
том 1,03 для учета стрел провеса, соединений и нормативных отходов проводов и грозозащитных тросов.
4. Для стальных канатов в скобках дано условное обозначение соответствующих марок грозозащитных тросов.
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ТЕР SI-02-33-2001. Книга 1

ЗЬИк расценок
Намменоваимв м характери
стика стронтелымх работ и 

комструшмй
(К ш и егь
И1И 1ТШ1»

м и ш си ш ю

Ед. мзмере- П рамы е
з а т р а т ь

Ю«-

в том числе, отб. Затраты

оплат»
зкащуиадама- 1М1Щ—Л» Л^Д» ра

бочих-
трула

рабочих всего
»тл

опопа
расход не- стуии»

JKtto
ТРУП» штемшнв « к м

РАЗДЕЛ 01. « тД У П ты и  ЛИНИИ ЭДЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ35-1150 кВ
I  ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОШЫХ И  МОНОЛИТНЫХЖЕПЕЗОБЕЮ1ШЫХКОНСТРУКЦИЙ

пол о п о р ы  т  35-то к в
ТАБЛИЦА 334)14)01. Установка сборных «ш мбетота it фундаментов иод аеелезобстмииле центр!

__________________ 35-500кВ метальные on—ыВЛ 35-1150кВ___________
к  опоры В Л

объемом до
33-01-001-1

446-2461

0,6 м3

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ

1 м3 конст
рукций

м3

233,43 36,47 164,45 13,56 3221

1,01

4,40

334)1-001-2

446-2461

2 м3
Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ_________

1 м3 конст
рукций

м3

17321 31,01 13629 1127 621

1,01

3,81

334)14)01-3

446-2461

Зм З

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ

1 м3 конст
рукций

м3

187,01 28.73 151,77 10,70 6.51

1,01

3.53

334)14)01-4

446-2461

1 м3

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ_________

1 м3 конст
рукций

м3

329,19 39.48 172,70 14,68 117,01

1.01

4,85

334114Ю1-5

446-2461

2 м3

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ

1 м3 нонет- 
русин®

м3

240,90 34,92 160,47 12» 45,51

121

4.29

33-01-001-6

446-2461

2,5 м3

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ_________

1 м3 конст
рукций

м3

173,78 21,82 132,45 8,09 1921

1,01

2 4 8

334)1-001-7

446-2461

1,5 м3

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ ____

1 мЗконсг-
руспнй

м3

176,42 31,66 13825 1122 641

141

3 2 9

334)14)01-8

446-2461

Зм З

Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ_________

1 м3 конст
рукций

м3

207,70 32,48 17022 1227 520

1,01

3 »

334И4Ю1-9

446-2461

Установка сборные железобе
тонных разъемных поднажнн- 
со* под анкерно-угловые опо
ры, объемом до 5 м3 
Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ

1 м3 конст
рукций

м3

234,67 34.11 18125 1324 1921

1.01

4.19

Установка сборных м ийяинап
334)1-001-10

101-9661

446-2301

объемом до 0 2  м3

Болты анкерные Ц-образные 
П лпы  анкерные сборные же
лезобетонные В Л н ОРУ

1 м3 конст
рукций 

т

м3

288,52 37,61 25021 11,63

0,161

1.0

4,62

334)1-001-11

101-9661

446-2301

объемом до 12м З

Боапы анкерные U-образные 
Панты анкерные сборные же
лезобетонные В Л н ОРУ ___

1 м3 конст
рукций 

т

м3

248,86 28,16 220,70 17,64

0,138

1.0

3.46

334)14)01-12

446-2321

Установка сборных железобе- 1 м3 KDHCT-
ш лт, объемом до  1 2  м3 
Л яп ы  прнгрузочныен опор- 
ные сборные

192,12 21,73 17029 1320

м3 12

2 2 7

жслезобетоамих дкгелей кжелетобетоашьаи обьеввовадо

33-014)01-13

101-9030

446-2351

<Ы м3
Детали крепления
Рнгелн сборные железобетон-
ны еВ Л иО РУ _____________ _

1 м3 нонет- 1379,41 14528 1234,03 5928

т

м3

П
121

1726
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ТЕР 81-02-33-2001. Кита 1 |»мж м|см>1»Д

И — типпииии и  характер*!- и  том  такое» руб. З атраты
W &  расценок с м е в  с т р о и т е ш м а  работ и  

н о ш п ю м й Е к ю м е р е - I l f  ■ if  
затраты»

ю *

оп лата
ж е я д о щ а м » м атериалы Т О »  Р а

бочих-
(К о д а  неуч- И м м сновапие н  характерн- ш ш труда ш расход не- строите-

г а ш х ш п - сп аса  и с у ч тею тт  р а л у д с а р е б о р д всего оплата учтенны х л ей .
м и м в ) м и м атериалов труда м атериалов ЧСЛ.-Ч.

33-01*001*14 0 3  м3 1 м3 конст
рукций 547,70 57,63 490,07 23,67 - 7,08

101*9030 Детали креоаенна т • • • • П т

440-2351
Ригели сборные железобетон
ные ВЛ и ОРУ м3 • - - • 1.01 -

У становка ( б о и в п  ж елезобетою п д щ ге л гй  к  ф унтам и ним* объемом до

33-01*001*15 0,1 м3 1 м3 конст
рукций 1168,57 1 5 2 3 101637 47,13 - 18,71

101*9030 Детали креалеиня т . . - . п

446-2351 Ригели сборные железобетон
ные ВЛ и ОРУ м3 - - • • 1.01 •

33-01*001*16 0,2 м3 1 мЗковсг* 
рукций 790,85 102,89 68736 3 137 - 12,64

101*9030 Детали крепления т - • • • п .

446*2351
Ригели сборные железобетон
ные В Л н ОРУ м3 - • • • 1.01 •

ТЛЕЛ И IA  33-01-002. Устройство м о н олгтьп ж глстобетадш ьц  4И т в м е ш о в  под с та л ы ы е  опоры В Л 35*1150кВ

нойппеш алке. объемом

33-01-002-1 до  25 м3 1 м3 фунда
ментов 623,55 40,13 128,71 10,16 454,71 5 3 3

101*9662 Б о л ы  анкерные т • • • • П Ф

204*9001 Сталь арматурная т - - - о П ф

33-01-002*2 свыше 25 м3 I м3 фунда
ментов 522,51 25,45 103,72 9,73 39334 3 3 8

101*9662 Болты анкерные т - • • ф П •

204-9001 Сталь арматурная т - . • Ф П •

У стройство м онолитны х железобетонных Фунцементов к > привозного тяжелое*а бетона, объемом

33-01-002-3 до 25 м3 1 м3 фунда
ментов

934,49 28,16 148,79 7,34 75734 3.74

101-9662 Боллы анкерные т • • • • П ф

204*9001 Сталь арматурная т - - - - П -

33-01*002*4 свыше 25 м3
1 м3 фунда

ментов 833,45 13,48 123,80 696,17 1.79

101*9662 Болты анкерные т • . • • П .

204*9001 Сталь арматурная т • . • • П •

1  ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ R J 35-500кВ
ТАБЛИЦА 33*01*007. Бурение котлованов под ж елезобетонньк центриф угированны е опоры  ВЛ 35-500кВ

Бурение котлованов и а глубину бурения до
33-01-007-1 3 м, группагрунтов 1 1 котлован 85,76 4,82 8034 532 • 0 3 5
33*01*007*2 3 м . группа грунтов 2 1 котлован 16026 9,02 15134 11,11 ф 1.03
33-01-007-3 4  м . группа грунтов 1 1 котлован 123 3 6 6 3 2 116.44 8.51 Ф 0.79
33-01-007-4 4  м. группа грунтов 2 1 котлован 222.69 12.53 210.16 1536 • ______ М 3

П ни изменении глубины  н а  каж дьй! последую щ ий 1 м  бурения добавлять к  реш ение
33-01-007*5 33-01*007*3 1 котлован 39,11 2,19 3632 2,70 • 0.25
33*01*007*6 33*01*007*4 1 котлован 64.74 3.68 61.06 4.46 . 0.42

ТАБЛИЦА 33411-008. У становка ж елезобетш ш ьд центриф угированны х опор ВЛ 3S-500 кВ  в  пробуренные котлованы
У становка железобетонных центриф угированны х опор, п оомеж уточных. свобадностояш их. одностоечных.

33-01*008-1 одноцепных, объемом до  2  м3 1 м3 опор 48233 6 8 3 8 389,70 28,54 24,85 7,40

101-1714 Болты строительиые с гайками 
и шайбами т П

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкция стальные желе*

шт. П

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор ВЛ

т П

446*2381
Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и  ОРУ м3 1.01

334)1*008*2 одноцепных, объемом до 3 м3 1 м3 опор 441,50 6 1 3 4 361,41 26,81 1835 6,66
101*1714

Болты строительные с  гайками 
н шайбами

т П
110-9126 Плакаты металлические 

Конструкции стальные желе*
шт. П

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор Ш1

т П

446-2381
Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 1.01
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W A  расценок
Наименование н  характеры- в  том  числе» руб. Затраты
спаса строительных работ и  

конструкций Ед. ю море- Прямые
затраты ,

руб.

оплата
м есплуягящ т мя- 

ш ии материалы ТРУДЯ ра
бочих-

(К о ф и к у ч - Наименование и  харакгери- ния трудя 1Т.Ч. расход не- строите-
темных мят»- глася неучтенных расценю - габ о м н всего о п я т у ч т п н г е лей ,

m u o A мн материалов труда мягепмялов ч е л -ч .
33-01-008-3 двухцепных, объемом до 2 м3 1 м3 опор 618,38 85,47 508,06 37,89 24,85 9,25

101-1714 Болты строительные с гайками 
н шайбами т П

1104126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные жале-

ПГГ. П

110-9280 эобетоняых центрифугирован
ных опор ВЛ

т П

446-2381 Стойка железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 1,01

33-01-008-4 двухцепных, объемом до 3 м3 1 м3 опор 478,51 66,16 393,80 29,41 18,55 7,16
101-1714 Болты строительные с гайками 

в  шайбами т П
110-9126 Плакаты металлические 

Конструкции стальные желе-
шт. П

110-9280 зобетонных центрифугировал- 
ных опор ВЛ

т П

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 1,01

Установка железобетонных 
центрифугированных опор,

33-01-008-5 промежуточных, свободно- 
стоящих, П-образных, одно- и 
двухцепных, объемом до 5,6 
м3

1 м3 опор 851,40 99,43 733,42 53,00 18^5 10,39

101-1714
Болты строительные с гайками 
■ шайбами т - - - - П -

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные желе-

шт. • * • * П •

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор ВЛ

т • • • * Л *

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и  ОРУ

М3 - - - - 1.01 -

Установка e w n o lr ro w n  ц н т н 4 т м а а ш  опор, ашеемо-угляаых» оакмипнии нл оттяжках*
33-01-008-6 одностоечных, объемом до 2JS 

м3
1 мЗооор 1101,65 188,50 891,45 64,99 21,70 20,76

101-1714
Болты строительные с  гайками 
■ шайбами

т П

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные желе-

п т . П

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных ооорВЛ

т П

110-9212
О твкх и  стальные тросовые 
В Л еО РУ

комплект П

446-2381 Стойка аселсзобетоиные цен- 
трнфугнрованные ВЛ и  ОРУ м3 1,01

33-01-008-7 одностоечных, объемом до 3 
м3

1 м3 опор 1017/16 16834 830,17 61,98 18£5 18,54

101-1714
Болты строительные стайками 
■ шайбами т П

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные желе-

шт. П

П110-9280 зобетонных центрифугирован- т
ных опор ВЛ

110-9212 Оттяжки стальные тросовые 
ВЛ иО РУ

комплект П

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ

м3 1.01

33-01-008-8 трехстоечных, объемом до 8 
м3

1 м3 опор 1213,27 221,55 975,69 72,81 16,03 23,15

101-1714 Болты строительные с  гайками 
■ шайбами

т П

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные желе-

ПГГ. П

П110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор ВЛ

т

110-9212 Оттяжки стальные тросовые 
В Л нО РУ

комплект - П

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные В Л н ОРУ

м3 - 1,01
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Вяряисиамнис м xapaiciepit- в  том  числе, пуб. Затраты
Ш & у м ц еш к « и —  «трам п ш ш  и  работ н  

к а к т н я И Ед. кхмере- Прямые
затраты ,

РУ«-

о п ы та э м а м д о т а п м а - материалы т р у д ам -

(К ады иеуч- П и и т и п и и г  и хар—стер*- ш ш труд* ат.ч . расход не- строите-
тгти ы ти ате- списа неучтенных расчеиса- работах всего оплата учтенных лей .

аммош ! м н м т и ш т труда материалов ЧСЛ.-Ч.
ТАБЛИЦА 33-01-009. Унт—  t n m f r n m i m  н еи п тФ гп лти ан и ы т опои F Д чч ттп »гВ п м » т  и, и г м м м  ,

У становка железобетонных иентвиФ тплю ванНЫХОПОИ.Пром еж почны т. споблдностоящ ихаолностоечных.
33-01-009-1 одно- в  двухцепных, объемом 

до 2 м3
1 м3 опорная 

стойка 690,74 79,74 605,05 28,60 5,95 9,24

101-1714 Болты строительные с гайкамн 
и шайбами т - - - - П

110-9126 П лакат металлические 
Конструкция стальные желе-

шт. * • • • П

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных ooopBfl

т • • • • П

446-2381 Стойки железобетонные цен- 
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 1.01 -

33-01-009-2 одно- и двухцепных, объемом 
доЗ м3

1 м3 опорная 
стойка 537,73 61,96 469,82 22,31 3,95 7,18

101-1714
Б о л т  строительные с  гайками 
я  шайбами т - - - • П

110-9126 Плакаты металлические 
Конструкции стальные желе-

шт. • • • • П

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор ВЛ

т * • • • П

446-2381
Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ н ОРУ м3 • • - • UM -

ТЛЕЛИ 1А 334)14)10. У становка сталзмы х лестниц m железобетсмны е иентвмА угивоваж ы е оповы  ВЛ35-50<)кВ
Установка стальных лестниц 1 т  конструк-

1р1Й334)1-010-1 на железобетонные цеетрифу- 
гврованные опоры

449,83 449,83 • • * 51.35

101-1714
Бсспы строительные с  гайками 
н шайбами т - - - - п
Конструкция стальные желе-

110-9280 зобетонных центрифугирован
ных опор ВЛ

т • • • • 1,03 *

з л ШОРЫ СТАЛЬНЫЕ М 35-1150кВ
ТАБЛИЦА 33-01-016. У становка стальны х опор BJI3S-500кВ

Установка стальны х опов nooiнешуточных, свободностояШИХаОДЖМстоечных, массой до

334)14)16-1 2 т 1 топорная 
стойка 1523,61 259,75 1263,86 89,86 • 29,12

101-1714
Болты строительные с гайкамн 
и шайбами т - • - - п -

110-9126 Плакаты металлические шт. • - - - п •
201-9024 Опоры стальные т • • - - 1.03 *

33-01-016-2 4 т
1 топорная 

стойка
1273,34 215,06 1058,28 75,40 - 24,11

Стрелы монтажные А-
030851 образные, высоте до 22 м, для 

подъема опор ВЛ
иаш.ч • • 0,69 • • •

030861
Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ мальч • • 0,69 - • -

101-1714
Б о л т  строительные с гайками 
и шайбами т • • - - п -

110-9126 Плакат металлические шт. • • - - п -
201-9024 Опоры стальные т - • - • 1.03 •

334)14)16-3 5 т
1 топорная 

стойка
1830,81 336,14 1494,67 105,35 - 37,02

Стрелы монтажные А-
030851 образные, высота до 22 м. для маш.ч • • 0J6 • - -

030861

подъема опор ВЛ 
Шарниры монтажные для 0 6подъема стальных опор ВЛ

101-1714 Б олы  строительные с  гайкамн 
н шайбами

т • - - - п -
110-9126 Плакаты металлические шт. • • - - п -
201-9024 Опоры стальные т - * • 1.(0 -
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ТЕР 81-02-33-2001. Книга 1

Д---------------  . .  „ р с т - р ц . в  том  числе» руб. Затраты
М М  расценок стека C Tpoarrejajajx работ н ЯфШМВ» труда р»-

■eoM cm nadt Е дю м ере- затраты ,
ррС.

оплата ВПК бочмх-
(К Д О И ф Ч - Наименование н  характерм- шла ТРУД» •  ТЛ. расход не- с троите

т о м а  мате- спася неучтоаш х ржщтаь рабочш всего оплата у ч т и в ы е лей ,
•малом! ввмеятеамялов труда матевмалов чели-ч.

33-01-016-4 7 т
1 т  опорная 

стойка 1692^4 29737 139437 99,81 • 32,75

Стрелы монтажные А-
030851 образные, высота до 22 м , длх маш л - - о з з - - •

630861

подъема опорВЛ 
Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ маш л - • 033 - - -

101-1714
Болты строительные с гайками 
и шайбами т - - - - П -

110-9126 Плакаты металлические шт. . • . • п •
201-9024 Опоры стальные т . • • • 1.03 •

33-01-016-3 11т 1 топорная 
стойка 1616,17 268,49 1347.68 92,06 - 30,10

Стрелы монтажные А-
030851 образные, высота до 22 м, для 

подъема опор ВЛ
маш.я • • 0.53 • * •

030861 Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ МЯШ.Ч - • о з з • - -

101-1714 Болты строительные с  гайками 
н шайбами т - • • * п -

110-9126 Плакаты металлические шт. - • - - п -
201-9024 Опоры стальные т - • • - 1.03 •

33-01-016-6 15 т 1 топорная 
стойка 1450,08 264,99 1185,09 7735 • 3035

Стрелы монтажные А-
030851 образные, высота до 22 м, для МЯШЛ - - 0,6 - - -

030861

подъема опор ВЛ 
Шарниры монтажные для 0,6подъема стальных опор ВЛ

101-1714
Болты строительные с  гайками 
н шайбами т - - - • п -

110-9126 Плакаты металлические шт. - - • • п -
201-9024 Опооы стальные т • - • - 1.03 •

Установка стальных опор про- 1 топорная 
стойка33-01-016-7 межуточных, ва оттяжках, од- 

вое щечных, массой до 4  т  
С трел! монтажные А-

2656,75 494,13 216232 15335 54,42

030851 образные, высота до  22 м, для маш л - • 0,62 - • -

030861

подъема опорВЛ 
Шарвнры монтажные для 
подъема стальных ооорВЛ маш л - - 0,62 - - -

101-1714 Болты строительные с  гайками 
н шайбами т - - - - п -

110-9126 Плакаты метаалнческне шт. • • - • п -

110-9212
Оттяжки стальные тросовые 
ВЛнО РУ

комплект - - • • п -

201-9024 Опооы стальные т • • • • ________ 1,03 •
чсагт точных, н а  оттяж ках, П-о6р«зных, массой дВ

33-01-016-8 6 т
1 топорвая 

стойка 2920,88 47339 244639 175,65 - 52,19

Стрелл монтажные А-
030851 образные, высота до 22 м , для маш л * - 0,76 * • •

030861

подъема опорВЛ 
Шарниры монтажные для 
подъема стаяыш х опор ВЛ

маш.ч - - 0,76 • - •

101-1714 Болты строительные с  гайкама 
и шайбами т - - • • п *

110-9126 Плакаты металлические агг. • - • • п •

110-9212
Оттяжки стельны* тросовые 
ВЛнО РУ комплект - - * * п •

201-9024 Опоры стальные т • - • • 1.03 *
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ТЕР81-02-33-2001. K ira  1 К ц я ц ц ц а а *»ц >

П и н и и »  « и  и  характер»»- в то м 'ш ел е .ву б . Затраты  
труда ра

бочих-
W &  расценок слое» строительных работ и

■инструкций Ед-ю м ере- П р и т е
« т р а т ы ,

РУ«.

оплата
ж а и д о и н а и . материалы

(К м и и ц ч - Наименование и  характер»- ш ш труда ат.ч . расходы*- строите-
темных мате- стшеа неучтенных расценка- |ИЙО’ПП всего оплата у ч и м а лей,

М Ш А мн материалов труда М Ш И И Ш ч е м

33-01-016-9 S t
1 топорная 

стойко 1964,18 375,45 1588,73 10733 - 42,86

Стрелы монтажные А-
030831 образные, высота до 22 м, для маш.ч • • 0,6 - - *

030861

подъема опор ВЛ 
Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ мальч - - 0,6 - - -

101-1714 Болты строительные с гайками 
в  шайбами т • • • • П -

110-9126 Плакаты металлические пгг. . • • • п -

110-9212 Оттяжки стальные тросовые 
ВЛ иО РУ комплект - ф - - п •

201-9024 Опоры стальные т • ф . • 1.03 •
У с т ш п и я с и л и а п  опор ш к ер и о -тп м м д . ам бодностодш п , о д м л л гм м ая . массой до

33-01-016-10 5 т
1 топорная 

стойка 1735,85 287,73 1448,12 10536 • 31,14

Стремя монтажные А-
030831 образные, высота до 22 м, для мальч - • 0,83 - - *

030861

подъема опор ВЛ 
Шарниры монтажные дяя 
подъема стальных опор ВЛ мальч - - 0,83 - - -

101-1714 Б ояш  спрошелшые с  гойшмв 
н шайбами т - - - - п -

110-9126 Плакаты металлические шт. • - • • п *

201-9024 Опоки стальные т • • • - 1.03 *

334)1-016-11 1 5 т
1 топорная

стойка 1287,63 223,28 106437 7632 - 24,59

Стрелы монтажные А-
030831 образные, аысота до 22 м, для мальч - • 0.71 • • *

030861

подъема опор ВЛ 
Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ мальч - - 0,71 - - -

101-1714 Бодш  строительные с гайками 
н шайбами т - - - - п -

110-9126 Плакаты металлические шт. - • • • п •

201-9024 Опоры стальные т • • • • 1.03 •

33-01-016-12 2 3 т 1 топорная 
стойка 1159,67 197,94 961,73 6831 - 21,80

Стрелы монтажные А-
030831 образные, высота до  22 м, для 

подъема опор ВЛ
мальч • • 0,42 •

030861 Шаранры мошажные для 
подъема стальных опор ВЛ маш.ч - - 0,42 - - -

101-1714 Бодш  строительные с гайками 
и шайбами т - • - - п -

110-9126 Плакаты металлические ПЛГ. - ф . - п •
201-9024 Опоры стальные т . * • • 1.03 •

Установка стальных опор ап-

33-01-016-13
герно-угловых, свободностоя
щих, трехстоечных, массой до 
20 т
Стрелы монтажные А-

1 топорная 
стойка

1809,14 374,91 143433 92,40

■

4139

030831 образные, высота до 22 м, для 
подъема опор ВЛ

мальч • * 0,98 *

030861
Шарниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ маш.ч - - 0 3 8 - - -

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами т - * - - п -

1109126 Плакаты металлические шт. - • • • п •
201-9024 Опоры стальные т - - - - 1.03 •
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ТЕР 8142-33-2001. Km m l

П — я т о в и и г  и  п ц с т е р и - в  т о й  чи сла, руб. Затраты
JftJftp icueiioK с п о и  строительны х работ и П рям ы е

затраты ,
РУ*

ТРУД»*»-
к о м с т м в й Е д  ю м ере- оплатя ш ин м атериалы бочнх-

( К т н е у ч - тм труд» ЯТ.4. расход не- строите-
т а п ш м т * д м в ш у п в и ш у м п п в л - рабочих всего о п я т р г г а и л лей ,

м и л о в ) т и т п о л о в т а я в м гтям ап п п ч е м
ТАБЛИЦА 33-01-017. У становка стальны х опорВ Л  758 и  1150 кВ

У с т ю а а и  стал ы ы х  опов В Л  750 кВ  п в о м е к т ч и ы х .

33-01-017-1 свободностоящих 

Стрелы монтажные А-

1тооорвая
стойка 1148,87 226,18 922,69 6 1 ^8 - 25,82

030851 образные, высот» до 22 и , для 
подъема опор ВЛ

- - 0,43 • - •

030861
Шарниры монтажные для 
подъема стальных ооор ВЛ

маш л • - 0,43 • - -

101*1714
Б о л т  строятельпие с  гайками 
в  шайбами т - - - - П -

110-9126 Плакаты металлические шт. - - - - П •

201-9025 Опоры стальные оцинкован- т . 1,03
вые

33-01-017-2 11-образных, на отгажках 

С трела монтажные А-

1 топорная 
стойка 2240,00 398,14 1841,86 121,94 - 45,45

030851 образные, высота до 22 м» для маш л - - 0,72 ф - т

030861

подъема опор ВЛ 
Ш арниры монтажные для 
подъема стальных ооор ВЛ маш л - - 0,72 Ф • Ф

101-1714 Болты строительные с  гайками 
н  шайбами т - - - ф п -

110-9126 Плакаты металлические шт. • • - • п •

110-9212
Оттяжки стальные тросовые 
В Л нО РУ комплект - • - - п ф

201-9025 Опоры стальные оцинкован
ные т - - - - 1,03 ф

33-014)17-3 V-образных, ив отписках 

Стрелы монтажные А-

1 топорная 
стойка 2322^8 387,66 1934,92 129,75 И 43,46

030851 образные, высота до 22 м , д м  
подъема опор ВЛ

маявл * • 0,69 — — -

030861 Ш арвяри монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ

маш л ф - 0,69 ф ф •

101-1714 Болты строительные с  гайками 
н шайбами

т - ф • ф п •

110-9126 Плакаты металлические пгг. ф ф • • п -

110-9212 О паж ки стальные тросовые 
В Л нО РУ

комплект Ф - • - п •

201-9025 Опоры стальные оцинкован
ные т - - - 1.03 -

У становка стальны х
опор ВЛ 750 кВ анкерно- 1 топорная 

стойка
33-01-017-4 угловых, свободностоящих, 1073,40 196,49 876,91 59,68 - 21,64

трехстоечных 
Стрелы монтажные А-

030851 образные, высота до 22 м, для 
подъема опор ВЛ

маш.ч ф • 0.6 — т ф

030861 Ш арниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ

маш.ч т • 0.6 - • т

101-1714 Болты строительные с  гайками 
и  шайбами т - • • - п ф

110-9126 Плакаты металлические шт. - т - п -

201-9025 Опоры стальные оцинкован
ные т • - • - 1,03

33-01-017-5 опорВ Л  1150 кВ промежуточ
н ы ^ V-образных, на оттяжках 
Стрелы монтажные А-

1 топорная 
стойка 1897,43 183,14 1714,29 117,74 • 21,52

030851 образные, высота до 22 м , для 
подъема опорВ Л

мапьч • • 0,41 • •

030861 Ш арниры монтажные для 
подъема стальных опор ВЛ маш.4 • - 0,41 • • •

101-1714 Болты строительные о гайками 
нш айбамн т * - - • п Ф

110-9126 Плакаты металлические шт. . . . - п •

110-9212 О пяж кн стальные тросовые 
В Л нО РУ

комплект - - - • п •

201-9025 Опоры стальные оцинкован- т т 9 т 1.03 •

ные
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ТЕР 814)2-33-2001. К нига I  Краснодарский край

H iH M inw aiH f и  характера- в  том  числе, ртб. Затраты  
труда ра-№ №  расценок стнка строительных работы Прямые

затраты ,
руб.

эксплуатация ма- м атериалыконструкций Ев. кивере- оплата шин бочих-
( K w iw p i- Наимеиоаанцг и  характеры- мня труда вт.ч. расход не- строите-

w im m u b w - п ш а ж у п щ а и  рвсппига- рабочих всего оплата учтенных
наглев) ми материалов труда материалов чел.-ч.

опор ВЛ 1130 кВ агахрно- 1 говорная 
стойка33-01-017-6 угаовых, свободностоящих, 

четырехстоечшлх 
Стрелы монтажные А-

1864,91 199,01 1665,90 128,79 23,06

0308S1 образные, высота до 22 м , для маш л • - 0,37 - - •

030861

подъема опор ВЛ 
Шарннры монтажные д м 0 3 7подъема стальных опор ВЛ

101-1714 Болты строительные с  гайками 
■ пайбаин т - - - - П -

110-9126 Плакаты металлические о т . - - - • п •

201-9023 Опоры стальные оцанкомн- 
ш е т - - - • 1,03 -

ТАБЛИЦА 33-01-01*. У становка с т а т н ы х  опо» ВЛ 3S-330 кВ  вевтолетами
Сборка стальны х свободиоспииш п «по» В Л 35-330 кВ . массой до

33-01-018-1 15т 1 опора 11467,67 2467,64 8964,03 589,69 36,00 28937

101-1714 Бшпы строотельные с гайками 
■ шайбами т - - - п

201-9024 Опоры сп аяй те т - - . п
33-01-010-2 2 5 т 1 опора 19164,96 390532 15223,64 1028,56 36,00 45831

101-1714
Б о ты  строительные с  гайками
■ шайбами т • - - п

201-9024 Опоры стальные т • • • п
У становка стальны х своболиосгош ж х опор ВЛ 35-330кВ  вертолетами, массой ло

33-01-018-3 2 т 1 опора 156,12 5839 61,83 36,00 6,85

101-1714
Б оты  строительные с  гайками
■ шайбами т • - - п

201-9024 Опоры стальные т • - - п
33-01-018-4 4 т 1 опора 169,59 61,94 71,65 36,00 7,84

101-1714
Бшпы строительные с  гайками 
н шайбами т - - - п

201-9024 Опоры стальные т • • • п
33-01-018-5 Ю т 1 опора 203,72 77,82 8930 36,00 9,85

101-1714 Болты строительные с  гайками 
и шайбами т - - - п

201-9024 Опоры стальные т • • - п
33-01-018-6 15 т 1 опора 711,88 142,46 333,42 3431 36,00 1638

101-1714 Болты строительные с  гайками
В т - - - п

201-9024 Опоры стальные т - - - п
33-01-018-7 25 т 1 опора 917,20 185,67 69533 44,66 36,00 22,13

101-1714 Болты строительные с гайками 
в  шайбами т - - - п

201-9024 Опоры стальные т • • • п
4. ПРОВОЗА И  ГРОЗОЗАЩИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ35-750 кВ

ТАБЛИЦА 33411-024. П одвеска проводов ВЛ 35 и  110 кВ  без пересечений с  препятствиями
Подвеска провозов ВЛ 3S кВ  сечением до 70 мм* бет пересечений с пм п лстви ям и . пни длине янкешякГо пролета

33-01-024-1 до 1км
1 км линии (3 

провода) 6171.60 818,01 5353,59 202,73 - 9338

110-9009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы дннейные подвес

ные тарельчатые т п
300-9042 Петровы термитные со спич-

п ш ч комплект п
302-9079 Провод неизолированный т п

334)1-024-2 свыше 1км 1 км линии (3
провода) 5193,50 754,50 4439,00 173,16 - 86,13

110-9009 Арматуре лниейвая т п
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т п
500-9042

Патроны термитные со спич-
га  Ш8 комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
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ТЕР 81-02-33-2001. Книга 1 Краснодарский край

расценок
Н аименование и  характери
сти ка строительны х работ н  

конструкций Е ди зм ере-
НИН

П рямы е
затраты ,

Р У &

в  том  чи сле, руб. Затраты  
труда ра

бочих- 
строите

лей , 
ч е л .ч

оплата
труда

рабочих

эксплуатация м а
ш ин м атериалы

(К оды  неуч
тенны х м ате- 

виалов)

Н аименование и  характери
сти ка неучтенных расценка

м и м атериалов
всего

вт.ч .
оплата

-труда

расход не
учтенны х 

м атериалов
П одвеска проводов ВЛ 35  кВ  сечением до 120 без пересечений с  препятствиями» п р и  длине анкерного проле
т а

33-01-024-3 до 1 км 1 км линии (3 
провода) 6521,53 880,03 5641,50 21236 - 100,46

110-9009 Арматура линейная т • П

110-9032
Изоляторы линейные подвес-

т пные тарельчатые

5009042 П атрош  термитные со спич
ками комплект - п

5029079 Провод невэолиооаанвый т • п
3391-024-4 свыше 1 км провода) 5393,45 797,34 4596,11 177,09 - 91,02

1109009 Арматура линейная т • П

1109032 Изоляторы линейные подвес-
т Пные тарельчатые

5009042 Патроны термитные со спич
ками комплект - П

502-9079 Провод неизолированный т • П
П о д о ск а  проводов ВЛ 35  кВ  сечением  д о 240 мм* без пересечений с  препятствиям и, п ри  длине аж ер н о го п р о д е- 
т а

3391-024-5 до  1 км
1 км линия (3

провода)
8047,20 101835 7028,85 290,56 * 116Д5

1109009 Арматура линейная т п
1109032

Изоляторы лш ейны е подвес-
т Пные тарельчатые

500-9042 Папроям термитные со спич
ками

комплект п
5029079 Провод неизолированный т п

3 3 9 1 9 2 4 9 свыше 1км
1 км линии (3 

провода) 6491,31 792,43 5698,88 23439 * 90,46

1109009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы линейные подвес- т П

ные тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со спич- 
нами

комплект *
л

502-9079 Провод неизолированный т П
П одвеска проводов ВЛ 110 кВ  сечением до 120 мм* без пересечений
л ета

3 3 9 1 9 2 4 -7 до 1км 1 км линии (3 
провода) 5494,54 765,62 472832 175,87 - 87,40

110-9009 Арматура линейная т п -

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т пные тарельчатые

500-9042
Патроны термитные со спич-
к аш комплект п -

502-9079 Провод неизолированный т п .

3 3 9 1 9 2 4 9 свыше 1 км
1 км линии (3 

провода)
4605,79 712,71 3893,08 148,16 - 8 136

1109009 Арматура линейная т п -

1109032 Изоляторы линейные подвес- т п т
ные тарельчатые

5009042 Патроны термитные со  спич
ками комплект п -

5029079 Провод неизолированный т п -

П о д о ск а  проводов В Л  П О  кВ сечением де240м м * без пересечений с  ирш игств
л ета

3 3 9 1 9 2 4 9 д о !к м
1 км линии (3 

провода) 6773,71 9 1 133 586136 232,81 - 104,09

1109009 Арматура линейная т * - - т п Ф

1109032
Изоляторы линейные подвес-

т л п ф

ные тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со спич- 
ками комплект - - - • п ф

5029079 Провод неизолированный т - - - ф п т
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Т ЕР 81-02-33-2001. К м ин 1 К м ою дардаМ ) край

Наименование к  характере- в  том  числе. рт& Затраты
№  расценок стека строительных работ н  

конструкций Е д я ш е м -
Прямые

оплата
эксплуатациям*- м атериалы труда ра

бочих-
(К ади  неуч- Наименование н  характеры- пин руб. труд» •т .ч . расход не- строите-

темных м ате- стека неучтенных расценка- всего о п я т учтенных лей .
и и о Л ми материалов ТРУД» материалов ч е* -ч .

33-01-024-10 свыше 1 км 1 км линии (3 
провода)

555134 728,66 4822,68 18931 - 83,18
110-9009 Арматура линейная т - • • • п

110-9032 Изоляторы лннейные водвео- т пные тарсльчдтые

300-9042
Патроны термнтш е со спич-
м и и комплект - - . - п •

302-9079 Поовод неизолнроаанный т - . • п л
Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением свыш е 240мм* без п ер есеч ет*  с  прею
■ п о л ет

334)1-024-11 до 1 км 1км  линии (3 
провода) 9994,69 1289,74 870433 37737 - 14439

110-9009 Арматура линейная т п

1100032
Изоляторы линейные подвес- т пные тарельчатое

500-9042 П атрош  термитные со спич-
■МЧИ комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п

334)1-024-12 свыше 1 км провода) 775135 955,87 6793,68 28733 - 107,16
110-9009 Арматура линейная т п

110-9032
Изоляторы линейные подвес-

т пные тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со спич- комплект п
502-9079 Провод вензолноованный т п

ТАБЛИЦА 33-01-02S. П одвеска проводов ВЛ 220-750кВ  без nepecr-iciw il с  предпи t iih io b i

мерного пролета
сп реолгс

33-01-025-1 ДО 1 км 1 кмлншш 7396,64 931,16 6443,48 23736 * 10838
110-9009 Арматура линейная т п
110-9032

Изоляторы линейные подвес- т пиые тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со спич-
гяии комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
33-01-023-2 свыше 1 км |  КМЛИННН 6654,28 94732 5707,06 230,17 * 108,13

110-9009 Арматура линейная т п

110-9032
Изоляторы линейные подвес-

т пные тарельчатые

300-9042
Патроны термитные со спич-
ИИ1И комплект п

502-9079 Провод неизолвроваипый т п
Подаеска проводов ВЛ 220кВ  (3  провода) с о т е 240в о ^  без пересечеш й с  п р е я л с т а п ш , при д н н е
м в»м ю г>  пролета

334)1-025-3 до 1 км 1 кмлншш 10443,19 131830 912439 394,44 - 147,78
110-9009 Арматура линейная т ‘ • п
110-9032

Изоляторы линейные подвес-
т пные тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со сш п-
«гяии комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
33-01-025-4 свыше 1 км 1 кмлншш 8670,62 1038,02 7632,60 324,03 - 11637

110-9009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы лннейные подвес- т пные тарельчатые

500-9042 Патроны терминале со спич- 
КВ1Ш

комплект п
502-9079 Пооеол неязотптаанны й т п

Подвеска проводов ВЛ 330кВ  (6 проведав) се>т а и м  д а  24
мерного пролета

33-01-023-3 до 1 км 1 км линии 1790834 2136,47 15771,77 684,60 . 231Д2
110-9009 Арматура яннейвая т • - • * п *

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т ф л п •
ные тарельчатые

500-9042 Патроны термитные со спвч-
м и я комплект - - - - п -

502-9079 Поовол неизолированный т - - - - п -
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ТЕР 81-02-33-2001. К м п  1

Н м ш е м м м е  и  п р о т е р * - в  том  числе, руб. Затраты
М М  расценок с т ю а  принт» i» m n  работ и  

н и к т п н н в Ев. кивере- затраты ,
Ю *

• п л а т
э ш м у а т а а и м а -

ыдаериыш . т ю д а  ра
бочих-

(К о д е  неуч- И— о  мп» и г о  м ц у ж ге р и - 

им  материалов

IBM 11 тр у д а.
всего

ВТ.Ч.
оплата
труд»

расход яе- 

материалов

строите
лей ,

ч е а -ч .
33-01-025*6 свыше 1 км 1 ЕМ линии 14218,79 1892,81 1232558 32655 • 204,85

110-9009 Арматура линейная Т - . • - п
110-9032

Изоляторы линеЙш е подвес
ные тарельчатые т - - • - П -

500-9042 Пиропы термитные со стач
ками комплект - - - - п .

502-9079 Провод неизолированный т • • . • п
П о д а с т  проводов В Л 330кВ  (6  проводов) ссчсм км  свы ш е 240м м  
не анкерного пролета

33-01-025-7 до 1 км 1 кмлнннн 22906,14 2740,21 2016553 914,06 • 29656
110-9009 Аркатура линейная т п

110-9032 Изоляторы лш ейиые подвес
ные тарельчатые т п

500-9042 Петровы терш пные со спот-
ИИ■ комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
33-01-025-8 свыяю 1км 1 км лншш 17455,60 2247,72 15207,88 670,14 • 243,26

110-9009 Арматура линейная т п

110-9032 Изоляторы линейные подвес* 
ные тарельчатые т п

500-9042 Патроны термитные со спил-
MUB комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
Подвеска проводов ВЛ 500кВ  (0  проводов) се< 
« е  неверного пролета

н е 240 миг1 без персссченО  с  пр

33-01-025-9 до 1 км 1 кмлнннн 32748,11 3792,19 2895552 1301.40 • 410,41
110-9009 Арматура линейная т п

110-9032 Изоляторы линейные подвес* 
ные тарельчатые т п

500-9042 П атрош  термитные со спнч- комплект п

502-9079 Провод ненэолироааший т п
33-01-025-10 свыше 1 км 1 КМ ЛИНИИ 27816,97 299558 2482059 1103,64 - 324Д4

110-9009 Арматура линейная т п

110-9032 Изоляторы лнвейные подвес
ные тарельчатые т п

500-9042 Патроны термитные со спич-
ПЩ1 комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
П одвесы  проводов ВЛ 750 кВ  (12 проводов) сечением сны 
не анкерного пролета

тае 240мм* б «  пересечений с  препятстпмшш» п ри  дли-

33-01-023-11 до1 км 1 км ЛИНИИ 74067,03 7709,61 66357,44 2785ДЗ • 81950
110-9009 Арматура линейная т п

110-9032 Изоляторы лннейвые подвес
ные тарельчатые т п

500-9042
Патроны термитные со спнч- 
ш ш комплект п

502-9079 Провод неизолированный т п
3301-025-12 свыше 1 км 1 кмлнннн 57661,39 5339,23 52322,16 2121,73 - 567,40

110-9009 Арматура линейная т п

110-9032 Изоляторы лннейвые подвес
ные тарельчатые т п

500-9042 Патроны термитные со спич-
м и н комплект п

502-9079 ?
|

г f | i т п
П ед аасн  проввЕДОв ВЛ 750кВ  (15 проводов) о  
анкерного пролога

■ченнем до  2 4 0 мм1 без пересечений с  препятствиям и при длине

3301-025-13 до 1 км 1 КМ ЛИНИЯ 69981,63 7370,75 62610,88 2491,63 - 797,70
110-9009 Арматура линейная т • п

110-9032
Изоляторы лннейвые подвес
ные тарельчатые т • п

500-9042 Патроны термитные со спич- 
канн комплект «в п

5020079 Провод неизолированный т п
3301025-14 свыше 1 км 1 КМ я— 111 55821,48 5139,29 50682,19 1992Д6 - 55650

110-9009 Арматура линейная т п

1100032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т п

5000042
Патроны термитные со спич-

комплект п

5020079 Провод неизолированный т п

21



ТЕР 81-0243-2001. Кинга 1 Крюкмирскийкуай

Н ам м етв аш и  н  характер»- в  том  числе, руб. Затраты
Ш а р а -Лк№ расценок стак а  строительны х работ н  

конструкций Е м вм ер с*
П рям ы е
затраты» оплата

эксплуатация м а- м атериалы
ynitf расход не-

руб- •руда
темны х м ате- стан а  неучтенных расценка- рабочих веете оплата у ч т е м т е лей ,

м о т о в ) ж  м атериалов труда м ятн ы е won чел.*ч.
П одаггтп враведав В Я 7 5 0 к В О 5  проводов) в пне240мм* без пересечений сп ]11

33*01-025*15 ДО 1км 1 км ЛИНИИ 79453,09 8616,30 69836,79 2887,99 - 932,50
110*9009 Арматура линейная т П •

110-9032 Изоляторы линейные шшвес- 
ные тарельчатые т П *

500*9042 Патроны термитные со  сп и * комплект п *

502*9079 Провод неизолированный т п •
33*01*025-16 свыше 1 км 1 КМ ЛИНИН 60655,43 5829,33 54826,10 2211,09 • 630,88

•110-9009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т п •

500-9042 Патроны термитные со спич
ками комплект п •

502-9079 Провод неизолированный т п ф
ТАБЛИЦА 33-01-026. П одвеска грозозащ итны х тросов ВЛ 35-750 кВ  без пересечений с препятствиям и

П одвеска одаого грозозащ кгоого троса ВЛ 35-500кВ  б »  пересечений с  преш ггствш пш , п ри  длине анкерного
пролета

33-01*026-1 до 1 км 1 тиш и 1265,53 259,47 1006,06 31,31 • 29,62
110*9009 Арматура лилейная Т - п
110*9032 Изоляторы линейные подвес- 

ные тарельчатые
Т - п

201*9071 Трос грозозащитный т • п
33*01*026*2 свыше 1 км 1 км линии 1025.56 229,07 856,49 24,93 • 26,15

110-9009 Арматура линейная т - п
110*9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые
т - п

201*9071 Трос грозозащитный т - п
Подарена двух а р ш м р п ц д  тросов В Л  3S-S00кВ  б е зn fp ff^ m irfc n y n a w n iH B a i» п ри  дтнм е аш се|
лета

33-01-026-3 до 1 км 1 КМ ЯШИН 2325,35 470^2 1855,33 57,85 . 55,29
110-9009 Арматура линейная т п
110*9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т п
201*9071 ТЪос грозозащитный т п

33-01*026*4 свыше 1 жы 1 км линии 1933,70 412,14 1576^6 45,68 • 48,43
110*9009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы линейные гонвес- 

иые тарельчатые т п
201-9071 Трос грозозащ нтш й т п

П одаеоса дата гво зо зял и н тьо  твосов ВЛ 750кВ  без левее ММ.ПРНД1вине аю севного т о л с т а
33-014)26-5 до 1 км 1 кмлнннн 3294,53 538^1 2756,07 108,69 • 63,28

110-9009 Арматура линейная т П

110-9032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые

т п
201*9071 Трос грозозанштный т п

334)1-026-6 CfHffff 1 км 1км  линии 2675,58 397,50 2278,08 9Д О • 46,71
110-9009 Арматура линейная т п
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые
т п

201-9071 Трос грозозащитный т п
ТАБЛИЦА 33*01*027. П одвеска п р о в о д о в  В Л  35-750 кВ  между т к е и а в и  м и м ам и  с  ц ц с 1 а д д м м 1 м и и с м 0

пользования, напряж ение пересекаю щ ей ВЛ
1 пролет с  пе-

334)14)27-1 35 кВ (3 провода) ресечением 1 
препятствия

11233,70 1723,40 7564,24 388^7 1946,06 211,72

110-9009 Арматура линейная т • • - • П -
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т - щ - - П •

500*9042
Патроны термитные со спич-
УИН комплект • • - • 7,0 -

502-9079 Провод неизолированный т • - - • п -
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Т Е ?81-02-33-2001. Книга I  КраснодарскнЯкрай

расценок
Наименование и  характерн- в  том  числе, очб. Затраты  

трудя Ра
бочих-

спаса строительны х работ н
Ед. ю мере- П рямые

оплата
ж еплуатациж м а- м атериалы

(К о ш  неуч- Н аимеиоваиж  и  характерн- НИН
РУ* труда вт.ч . расход не- строите-

тенны хм ате- спаса неучтенных расценка- рабочих всего оплата у ч тем ы х лей,
■налов) м и  материалов труда м п е в п л о в чел-ч.

1 пролете не-
33411-027-г 110 кВ (3 провода) ресеченвем 1 

препятствия
13226,80 2237,03 9433,49 475,08 355638 274,82

110-9009 Арматура линейная т • . • . п т

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т Пные тарельчатые

$00-9042 Патроны термитные со спич-
тяия комплект • - - • 7.0 •

502-9079 Провод невзолировапньтй т - • . • П *
1 пролет с пе-

33-014)27.3 220 кВ (3 провода) ресеченвем 1 
препятствия

16998,63 2824,34 10618,01 555,99 355638 34637

110-9009 Арматура линейная т - • • . П •
110-9032 Изоляторы линейные подвес- т Пные тарельчатые

$00-9042 Патроны термитные со спич- 
камн комплект - - • - 7ft -

$02-9079 Провод неизолированный т - - - • П •
1 пролете не-

33-014127-4 330 кВ (6 проводов) ресеченвем 1 
препятствия

26559.76 3477.00 1929М б 1085.12 378330 427,15

110-9009 Арматура линейная т - • - . П •
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т - - - - П -

$00-9042 Патроны теринтпые со спич
ками комплект - - - • 13,0 -

$02-9079 Провод неизолированный т - - . • П •
1 пролете по-

33-01-027-3 500 кВ (9 проводов) ресеченвем!
препятствия

28043,83 4433,94 18833,59 1006,89 4778^0 544,71

110-9009 Арматура линейная т - - - - П -
110-9032 Изоляторы линейные под вес

ные тарельчатые г - - - - П -

$00-9042 Патроны термитные со спич- 
КВИН

комплект - - - - 19,0 •
$02-9079 Провод неизолированный т - . . • П •

1 продет с  пе-
334)1-027-6 7S0 кВ (12 проводов) ресеченвем!

препятствия
37269,82 5851,60 26639,92 1454,79 477830 718,87

110-9009 Арматура линейная т - - - - П -
110-9032 Изоляторы лнвейиые подвес

ные тарельчатые т - - • • П -

$00-9042 Патроны термитные со спич
ками

комплект - - • - 25,0 -
502-9079 Провод неизолированный т • . • • П •

1 пролет со е-
33-01-027-7 730 кВ (1$ проводов) ресеченвем!

препятствия
41935,54 668239 29311,88 1587,26 574137 82032

110-9009 Арматура лннейная т - - - - П -
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т - - - - П -

$00-9042 Патроны термитные со с а п - комплект - - - - 31,0 -
$02-9079 Провод неизолированный т • • • . П •

п ,111111 ^  | | |
ГО ПОЛЬЭОНМИЯ, 11ИШЮТП1> —

НИНШВ BI

1 пролет с пе-
334)14)27-8 35 кВ (3 провода) ресеченвем!

препятствня
7794,83 1140,09 5564,28 290,65 1090.46 140,06

110-9009 Арматура линейная т - • • - П -
110-9032 Изоляторы линейные подвес

ные тарельчатые т - • - - п -

300-9042 Патроны термитные со агач- 
камн комплект - • - - 7,0 -

502-9079 Провод неизолированный т - • - - П -
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ТЕР 81-02-33-2001. КЬввга 1

И -------------------и тарви тгри в ш ч и с л е ,и 4 Затраты
ЛЭД расценок стм ка строительны х работ и  

конструкций Ед. камере- П рям ы е
затраты ,

руб*

оплата
и р а м а - » ю д а и *

(К оды неуч- 
т о ш ы ! м ате

риалов)

Наименование и  характери
стика н еу ч тавш х  расценка

м и м атериалов

НИЛ труда
рабочих всего

вт.ч .
оплата
труда

расход не
учтенны х 

м атериалов

строите
лей ,

ч е а -ч

33-01-027-9 110кВ (Зцровода)
1 пролете пе
ресечением 1 9447,76 144233 639531 319,00 1610,22 177,19

110-9009 Арматура линейная
препятствия

т . ш П я

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т ф п
500-9042

ные тарельчатые
Патроны термитные со сш п -
Ш 0

комплект Ф 9 7,0

502-9079 Провод неизолированный т ф • • п •

334)1-027-10 220 кВ (3 провода)
1 пролет с  пе
ресечением 1 11068,69 1882,86 7575,61 400,87 1610,22 23131

110-9009 Арматура линейная
препятствия

т • т П и

110-9032
Изоляторы линейные подвес- т • ф П .

500-9042

ные тарельчатые 
Патроны термитные со спич
ками

комплект • • . 7.0 •

502-9079 Провод неизолированный т • • . • п •

33-01-027-11 330 кВ (б  проводок)
1 продет с  пе
ресечением 1 25013,80 2671,71 18785,81 1085,12 355638 32832

110-9009 Арматура лилейная
препятствия

т 9 ш ф П

110-9032
Изоляторы линейные подвес-

т • . _ • п л

5009042

иые тарельчатые
Патроны терм нтш е со спич-
к аш

комплект Ф 9 . ф 13,0 .

502-9079 Провод неизолированный т Ф • • - п Ф

33-01-027-12 500 кВ (9  проводов)
1 пролете пе
ресечением 1 26845,53 3401,22 19888,03 1132,07 355638 41734

1109009 Арматура линейная
препятствия

т ф 9 П

1109032
Изоляторы линейные подвес-

т ♦ П

5009042

иые тарельчатые
Патроны термитные со етшч-
камв

комплект 9 • . 19,0 Ф

502-9079 Провод неизолировапный т • • • П Ф

П одвеска проводов между аикевиы м и опорами с пересечением ВЛ 3S-220kB .k отраж ение пересекаю тейВ Л

33-01-027-13 35 кВ (3 провода)
1 пролет с  пе
ресечением 1 5610,05 865,77 3996,15 205Д8 748,13 10636

1109009 Арматура линейная
препятствия

т • П ф

1109032
Изоляторы линейные подвес- т • ф П •

5009042

вые тарельчатые 
Патроны термитные со спич
ками

комплект • Ф • Ф 7.0 •

502-9079 Провод неизолированный т • ф • • п -

33-01-027-14 110кВ (3 провода)
1 пролет с  пе
ресечением 1 7233,91 1140,09 5029,76 254,00 1064,06 140,06

1109009 Арматура линейная
препятствия

т • • • П •

1109032
Изоляторы линейные подвес- т • я _ и П

5009042

ные тарельчатые 
Патроны термитные со спич
ками

комплект • • • • 7.0 ф

502-9079 Провод неизолированный т • • ф • п Ф

33-01-027-15 220 кВ (3 провода)
1 пролете пе
ресечением 1 8882,19 1570,69 6247,44 333,76 1064,06 19236

1109009 Арматура линейная
препятствия

т • . ф П .

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т л т Ф П

5009042

ные тарельчатые 
Патроны термитные со спич
ками

комплект ф ф ф 7.0 -

502-9079 Провод неизолированный т • Ф Ф Ф п -
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ТЕР 81-02-33-2001. К нига 1 Краснодарский край

Наименование н  характер»- в  том  числе, руб. Затраты
Ш 6  расценок спаса строительных работ и эксплуатация мя- материалы трудя ра-

конструкций Ед- ю мере- затраты ,
руб.

оплата ш нн бочих-
(Коды неуч- Наименование и  характерн- ния труда вт.ч . расход не- строите-

темных мате- сп аса неучтенных расценка- рабочих всего оплата учтенных лей,
м и н е ) ми материалов труда материалов ч ел -ч .

1 пролете не-
33-01-027-16 330 кВ (6 протодоа) рссечением I 

препятствия
19321,87 2150,67 14797,57 830,73 2373,63 264,21

110-9009 Арматура линейная т • - • - П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес- 
ныв тарельчатые т - - - - П -

500-9042 Петровы термитные со сш п- 
ЩШ комплект - - - - 13,0 -

502-9079 Провод ненэолироааяный т • • • . П •

1 пролете не-
33-01-027-17 500 кВ (9  проводов) ресечепнем 1 

препятствия
20526,99 2832,80 15320,56 822,87 2373,63 348,01

110-9009 Арматура линейная т * - - • П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - - П -

500-9042
Патроны термитные со спич-
И М И

комплект - - - - 19.0 •

502-9079 Провод неизолированный т • - • - П •

ЯШ_________________________________________________

напасти» ш и* переспевшими BJ
1 пролете по-

334)1-027-18 35 кВ (3 провода) ресечепнем!
препятствия

5413,63 788.11 3877,39 194,18 748,13 96,82

110-9009 Арматура линейная т - • - • П *

110-9032
Изоляторы линейш е подвес* 
ныв тарельчатые т • • - - П -

500-9042
Патроны термитные со спич- комплект - - - - 7,0 -

502-9079 Провод неизолированный т • . • • П •

1 пролете нс-
33-01-027-19 110 Л  (3 провода) ресечепнем 1 

препятствия
5667,87 879,93 4039,81 194,18 748,13 108,10

110-9009 Арматура линейная т - • • • П •

110-9032
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - - П -

500-9042 Патроны термитные со спич- комплект - • - - 7,0 -

502-9079 Провод неизолированный т • • • • П •

1 пролете п«-
334)1-027-20 220 кВ (3 провода) ресечетем  1 

препятствия
7278,34 1233,21 5297,00 281,79 748,13 151,50

110-9009 Арматура линейная т - - - - П -

110-9032
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - • П -

500-9042 Патроны термитные со спич* 
ПМЯ

комплект - - - - 7.0 -

502-9079 Провод неизолированный т • • • • П
1 пролет с  пе-

33431-027-21 330 кВ (6 проводов) ресечепнем 1 
препятствия

16974,91 1856,90 13827,90 763,06 1290,11 228,12

110-9009 Арматура линейная т - - • • П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес* 
ные тарельчатые т - - - - П -

500-9042 Петровы термитные со спвч-
ГЙ1Д комплект - - - - 13Д> -

502-9079 Провод неизолированный т • • . п .
1 пролет с  ое-

33-01-027-22 500 кВ (9 проводов) ресечепнем 1 
препятствия

18266,13 2453,80 14522Д2 789,78 1290,11

П

301,45

110-9009 Арматура линейная т - • - - -

110-9032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - - П -

500-9042 Патроны термитные со спич-
ию комплект • • - - 19,0 -

502-9079 Провод неизолированный т - - - - П -
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ТЕР 81-02-33-2001. IQ—-» 1 К^м в д ц п а ё Н » *

° ------------------птпраоттри в  тем  числе, руб- Затраты
стока строительных работ н

КОНСТРУКЦИЙ ЕД. камере- П рямые
затраты ,

руб.

оплате
экш дуапи д а м * - материалы ч у д а  9*-

бочнх-
(К оли неуч- Наименование и  характерм- ш ш труда вт.ч. рясходне- crpoicre-

т е ш и  м ате- слоев неучтенных расценка- рабочих всего оплата учтенных лей.
■налов} IM lH T fU U M труда м п е ш м о в чела-ч.

1 продет с  ПС-
33-01-027-23 730 кВ (12 проводов) ресечением1

препятствия
34013,30 3973,74 27736,20 1301,02 2301,36 488,42

110-900» Арматура линейная т - * • * П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес- 
вые тарельчатые т • • - • П -

300-9042 Патроны термитные со спич- комплект - - - - 25,0 -

302-9079 Провод неизолированный т • • • . П .
1 пролете по-

33-01-027-24 730 кВ (15 проводов) ресеяеннем 1 
препятствия

34937,47 4909,72 27197,82 1396,18 2829,93 603,16

110-9009 Арматура линейная т - * - - П •

110-9032 Изоляторы линейные подвес- 
вн е тарельчатые т - - • - П -

500-9042 Патроны тер ш тш е со спич- 
«имя комплект - - - - 31,0 -

302-9079 Провод неизолированный т . • . . П •
ТАБЛИЦА 33-01-028. Подвеска пвоводов ВЛ 3S-750 кВ м о л  промежуточными опопш и с пересечением препщ етвий

Подвои-» проводов м и м у  промежуточными опорами с  пересечением ж е л т и м [дорог необщ его пользования,
напряжение пересекающ ей ВЛ

1 пролете пе-
334)1-028-1 35 в  110 кВ (3 провела) ресечеввем I 

препятствия
8824,46 1094,10 6120,14 236,75 1610,22 134,41

110-9009 Арматура линейная т * * - * П *

110-9032 Изоляторы линейные подвес* 
ные тарельчатые т - - - - П -

502-9079 Провод неизолированный т • • • • П -
1 пролете пе-

334)1-028-2 220кВ (Знроаода) ресечением 1 
препятствия

9682,64 1193,32 6879,10 267,28 1610,22 146,60

110-9009 Арнатура линейная т • - * • П •

1104032 Изоляторы лилейные подвес* 
ные тарельчатые т - - * - П -

302-9079 Провод вевкмшроваввый т * - • • П •
1 пролет с пе-

334)1-028-3 330 кВ (б проводов) ресеченнем 1 
препятствия

17335,81 1815,06 11964,47 508,64 3556Д8 222Д8

110-9009 Арнатура линейная т - - * - П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - - П -

502-9079 Провод неизолированный т - • * - П -
1 пролете пе-

33-014)28-4 500 кВ (9 проводов) ресечеввем 1 
препятствия

20579,05 2179,08 14843,69 621,93 3556,28 267,70

110-9009 Арматура линейная т * * • - П -

110-9032
Изоляторы линейные подвес* 
вые тарельчатые т - - • - П -

302-9079 Провод неизолированный т • - • - П •
Падаесюв проводов между п рои еяугочн ьам  опорами с  пересечением ВЛ 35-110 кВ , напряж ение пересекаю щ ей
ВЛ

1 пролете пе-
334)14)28-5 3 $ н  110 кВ (3 провода) ресечеввем 1 

препятствия
6437,54 806,51 4566,97 176,24 1064,06 99,08

110-9009 Арматура линейная т * * * - П •

110-9032 Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатое т - - • - П •

302-9079 Поовод неизолированный т • - • - П •
1 пролете пе-

33-01-028-6 220 кВ (3 провод») ресеченнем 1 
препятствия

7298,56 905,74 5328.76 206Д5 1064,06 111Д7

110-9009 Арматура линейная т - * • • П -
110-9032

Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые т - - - • П -

502-9079 Провод веюолиоованный т • - • * П *
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ТЕ Р<81 -02 -33 -2001Л £тта^^££*и аду> !таЛ »2Л

расценок
Наименование н  характери
стика строительных работ и  

конструкций Ёд. тонере- 
НИН

Прямые
з а т р а т ,

руб.

в  том  числе, руб. Затраты  
труда ра

бочих- 
строите

лей , 
ч ш ч

оплата
труда

р а б о т а

эксплуатация мд~ материалы

(Коды неуч
тенных мате- 

п ш к п )

Няниенованне н  характери
стик* неучтенных расценка

ми м атериалов
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

расход не-

1 пролетс не-
33-01-028-7 330 кВ (6  проаодов) ресечеянем 1 12883,43 1297,52 9212Д8 397,89 2373,63 159,40

препятствия
110-9009 Арматура линейная т - - - - П -

110-9032 Изолаторы линейные подвес- т Пные тарельчатые
502-9079 Проаод неизолированный т • • • - П •

1 пролете не-
33-01-028-8 500 кВ (9  проаодов) ресечением 1 15929,31 1616,20 11939,48 511,07 2373,63 198,55

препятствия
110-9009 Арматура линейная т • • - - П -

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т пные тарельчатые
502-9079 Провод неизолированный т - . - - П .

1 пролете не-
33-01-028-9 750 кВ (12 проводов) ресечением 1 30994Дб 2637,20 26055,70 1156,75 2301,36 323,98

препятствия
110-9009 Арматура линейная т - - - • П -

110-9032
Изоляторы линейные подвес- т „ . П .
ные тарельчатые

302-9079 Провод неизолированный т • - - - П •
1 пролет с пе-

33-01-028-10 750 кВ (15 проводов) ресечеянем 1 35548,00 3332,11 29385,96 1339,62 282933 40935
препятствия

110-9009 Арматура линейная т - - - • П •

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т . . Пные тарельчатое
302-9079 Провод неизолированный т - - - - П -

Подвеска проводов между промежуточными опорами с  пересечением автомобильных дорог, линий связи, ВЛ до
10 кВ . напряжение пересекаю щ ей ВЛ

1 пролет с  пе-
33-01-028-11 35 кВ (3 провода) ресечеянем 1 5003,77 612,70 364234 145,43 748,13 75,27

препятствия
110-9009 Арматура линейная т • • • • П *

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т . . . Пные тарельчатые
502-9079 Провод неизолированный т • • • • П •

1 пролете пе-
334)1-028-12 110 кВ (3 провода) ресечением 1 5272Д2 649,17 3874,92 154,13 748,13 79,75

препятствия
110-9009 Арматура линейная т • • - • П

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т . . П и
ные тарельчатые

502-9079 Провел неизолированный т • • - • П •
1 пролет с  не-

334)1-028-13 220 кВ (3 провода) ресечеянем! 609237 738,87 460537 184,14 748,13 90.77
препятствия

110-9009 Арматура линейная т * • - - П *

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т . . . л П
ные тарельчатые

502-9079 Провод неизолированный т • • • • П •
1 пролет с не-

334)14)28-14 330 кВ (б проводов) ресечением 1 11626,02 1248,19 9087,72 397,89 1290,11 153Д4
препятствия

110-9009 Арматура лннейная т • • • - П •

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т 9 П
ные тарельчатое

302-9079 Провод неизолированный т • • • • П •
1 пролет с  не-

334)14)28-15 500 кВ (9 проводов) ресечеянем 1 14585,03 1542Д9 11752,63 511.07 1290,11 189,47
препятствия

110-9009 Арматура лннейная т - • • - П •

110-9032 Изоляторы линейные подвес- т . . 9 П
ные тарельчатое

502-9079 Провод неизолированный т • • * - П *
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ТЕР 81-02-33-2001. Kmra 1

расценок
Наименование и  характери
сти ка строительны х работ н

конструкций Е д.ю м ере- П рямы е
затраты»

ру&

ш в м 'м с л е .в тб » Затраты

оплата
труда

рабочих

эксплуатация м а
ш ин м атериалы труд* ра

бочих- 
строите

л ей ,
ЧВЛ.-Ч.

(К оды неуч-
тены ы хм ате-

■налов)

Н аименование и  характери
сти ка неучтенны х расценка- 

м к м атериалов

НМЛ
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

расход не
учтенны х 

м атериалов

33-01-028-16

110-9009

110-9032

302-9079

750 кВ (12 проводов)

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Провод неизолированный

1 пролет с  пе- 
ресеченнем 1 
препятствия 

т

т

т

28775,91 2374,60

Ф

ф

24099,95 1055,02

ф

2301,36

п
п
п

291,72

33-01-028-17

110-9009

110-9032

502-9079

750 кВ (15 проводов)

Арматура линейная 
Изоляторы линейные додвес- 
ные тарельчатые 
Провод неизолированный

1 продет с пе
ресечением 1 
препятствия 

т

т

т

35961,47 3320,06

ф

ф

ф

30306,69

Ф

Ф

Ф

1300,53 2334,72

П

П

П

407,87

•

•

ф

ТАБЛИЦА 33-01-029. П одвеска пи »езаш 1т & п  тросов В Л 35-750кВ  м еж лтоповам м  с  пересече»вмм препятствий
П одвеска гвогим ацитиьдтвосов в  м веевном  пролете с  п е

33-01-029-1

110-9009

110-9032

201-9071

эяектрпфицвроааявых желез
ных дорог

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Т рос грозозащитный

1 продет с  пе
ресечением 1 
препятствия 

т

т

т

1327,72 151,34 1176,38

•

•

•

43,06

П

П

П

18,87

33-01-029-2

110-9009

110-9032

201-9071

неалектрвфнцнрованных же
лезных дорог

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Трос грозозащитный

1 пролет с пе
ресечением 1 
препятствия

т

т

т

1003,80 114,37 889,43 33,40

П

П

П

14,26

334)1-029*3

110-9009

110-9032

201*9071

ВЛ 35-220 кВ

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Трос грозозащитный

1 пролет с  пе
ресечением 1 
препятствия

т

т

т

962,12 109,71

Ф

852,41 32,16

Ф

ф

П

П

П

13,68

3301-029-4

110-9009

110-9032

201*9071

автомобильных дорог, линий 
связи» ВЛ до 10 кВ

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Трос грозозащитный

1 пролете пе
ресечением 1 
препятствия 

т

т

т

632,54 84,45 548,09 21,99

п
п
п

10,53

33-01-029-5

110-9009

110-9032

201*9071

Подвеска грозозащитных тро
сов в  пролете между промежу
точными опорами с  пересече
нием железных дорог необще
го пользования, ВЛ 35-110 кВ» 
автомобильных дорог, линий 
связи, ВЛ до 10 кВ 
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Трос грозозащитный

1 пролете пе
ресечением 1 
препятствия

т

т

т

465,17

Ф

ф

97,76

Ф

ф

367,41 12,24

п
п
п

12,19

•

•

ТА БЛИ Ц А  3301-030. У стройства транспозиции проводов ВЛ 751 кВ

3301-030-1

110-9009

110-9032

500-9042

502-9079

Устройство транспозиции про
водов ВЛ 750 кВ 
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес
ные тарельчатые 
Петровы термитные со  спич- 
кш ш
Провод неизолированный

1 перемычка 

т  

т

комплект

т

22552,77 2335,08

ф

Ф

ф

20217,69 1138,16

п
п
п
п

224,96

ТАБЛИЦА 3301-031. У с т р о й с т в о  т н м с п о м м н м  г м п азап оп вш х тросов ВЛ 7 5 0 асВ

33-01-031-1

110-9009

110-9032

201-9071

Устройство транспозиции тро* 
зозащнтных тросов ВЛ 750 кВ 
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвес* 
ные тарельчатые 
Трос грозозащитный

1 2  перемычки 

т  

т  

т

1087,85 105,69

Ф

ф

Ф

982,16 76,17

•

ф

ш

п
п
п

11,64
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ТЕР 81-02-33-2001. К нига 1 Краснодарский кр«в

Наименование и  харакгери- в  том  числе, руб. Затраты
ЯДО расценок спаса стрмггельны х работ и  

конструкций Е дю м ере- Прямые
затраты ,

руб.

оплата
эксплуатация м а- материалы труда ра

бочих-
(Коды неуч- Наименование и  характер»- МНЯ труда вт.ч . расход не- строите-

тснны хм ате- спаса неучтенных расценка- рабочих всего о п я т учтенных лей ,
виалов> ми материалов труда материалов ЧСЛ.-Ч.

ТАБЛИЦА 33-01-0)1  Выполнение антикорротионного покры тия г п тт ап м тн ы х  тросов ВЛ 35-750 кВ
Антикоррозионное покрытие

33-01-032-1 грозозащитных тросов ВЛ 35- 
750 кВ

1 км троса 1503,73 106,05 1227,24 43,64 170,44 11,68

РАЗДЕЛ 02. ОТКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 кВ
1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОРУ35.1150кВ

ТАБЛИЦА 33-02-001. У становка сборных железобетонных фундаментов под порталы  н  под « ю р ы  д л я  оборудевавш  О РУ 35-
1150 кВ

У становка сборных железобетонных гвибовианы х А птламмггов. массой до

33-02-001-1 1,5 т

100 м3 сбор
ных железобе
тонных кон- 19773,76 4576,32 15197,44 1693,58 т 504,00

струкцнй

446-2461 Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-001-2 З т ныхжеяеэобе- 
тонных лов- 17571,72 4016,99 13554,73 1504,12 - 442,40

струкцнй

446-2461 Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 Сбор.

33-02-001-3 4 т оых железобе
тонных юон* 12914,48 3282Д4 9300,59 962,61 331,65 361,48

струкцнй
101-9030 Детали крепления 

Краски масляные готовые к
т - * * • П •

101-9841 применению для наружных ре- т • • • • П •

446-2461
Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-001-4 б т яыхжвяеюбо- 21577,86 3985,76 17371,00 1604,61 221,10 43896

струкцнй
101-9030 Детали крепления 

Краски масляные готовые к
т * • * * П •

101-9841 применению для наружных ра- т • - - * П •

446-2461 Фуидаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 101,0 -

Установка сб о р тге  ж» л» и Ф ш и в
100 м3 обор-

33-02-001-3 фундаментных плит, массой до 
0,5 т

ных железобе
тонных ков- 22659,35 3417,16 19242,19 2160,08 - 426,08

струкцнй

446-2321
П л н т  пригрузочные ■ опор
ные сборные

м3 - - - - 100,0 -

100 М3 сбор-

33-02-001-6 фундаментов стаканного типа, 
массой до 0,5 т

ных железобе
тонных ков» 32974,93 5638^3 27336,00 3093,58 - 653,41

струкцнй

446-2461 Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ н ОРУ

м3 - - - - 101,0 -

У т и а н к а  сбовиых железобетонных и м ли тп и п аеаяк й п т н н п п а . массой ло
100 м3 обор-

334)2-001-7 1 т ныхжслсзоб» 
тонных кон- 82646,11 11425,49 71220,62 7149,11 - 130428

струкцнй
Щебень из природного камня

4080019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 • • • • п

408-9040 Песок для строительных работ 
Природный м3 - - - - п -

446-2461
Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ в  ОРУ м3 - - - - 101,0 -
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ТЕР 81-40-33-2001. Кии» 1 Кцш щ цЫ кцй

Ш &  расценок
" --------------------- к  том  числе, атб. Затраты  

*рудв ра
бо -ал -

спаса строительных р а б о т  
к е м е т к ш й Ежитмере-

П рямы е
затраты ,

И б

оплата
эм а щ у тм м ц и » - материалы

(К оди неуч- Наименование к  характере- ИМЯ труда ат.ч . расход не- строите-
тениихм ате- с т а м  неучтенных расценка- рабо*шх веско оплата р п о я ш лей.

Ш илов) мн материалов труда u m m iiiw o ч е а -ч .
100 м3 сбор-

33-02-001-8 1 3 т них железобе
тонных ков- 34036,03 7537,89 46498,14 4647,88 - 860,49

струкцвй
Щебень вз природного канна

408-0019 для строительных работ марка м3 • • - • п •

408-9040

600, фракция20-40 мм 
Песок для строительных работ
природный м3 - - - - п •

446-2461 Фундаменты сборные железо
бетонные ВЛ и ОРУ м3 - - • - 101,0 -

Установка сборных жвдезобе- 100 м3 сбор-

33-02-001-9 тонных анкерных плит, массой 16300,47 2843,89 13456,58 1492,80 - 354.60
д о 2 ^ т струкцнй

101-9061 Б оты  анкерные U-образные т • - • * 11 •

446-2301 П л ты  анкерные сборные же
лезобетонные ВЛ н ОРУ м3 - - - • 100,0 -

У становка сбопных ж елею бет ш ны х ригелей, массой до
100 м3 сбор-

33-02-001-10 0,2 т
иызс железобе
тонных кон-

69298,59 15933,81 53364,78 6095,60 - 1957,47

струкцвй
101-9030 Детали крепления т - • • • п -

446-2331 Ркгели сборные железобетон
ные ВЛиОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-001-11 0,5 т
ныхжелезобе- 44287,94 10798,52 33489,42 3803,28 • 1326,60
ТОННЫХ КОН-

струкций
101-9030 Детали крепления т - • • • п -

446-2331
Ригели сборные железобетон
ные ВЛнОРУ м3 - • - - 101,0 -

1  СБОРНЫЕ ЖЕ) ЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ35-1150кВ
ТАБЛИЦА 33-02-007. Устюше* сборных « елп о б ето и п  и  конструкций порталов, опер под оборудование, п р о ж ск го р и д  ю т

и  отделило стоящ их ы олтеотводов О РУ 35-1150кВ
У становка в  о п ы т и е  котлова м анны х стоек

100 м3 сбор-

33-02-007-1 порталов, массой до 3,3 т них железобе
тонных хон- 42857,94 8561,59 34296,35 3043,82 - 909,84

струкцнй
101-9030 Детали крепления т - - • - п -

446-2371 Стойки железобетонные веб- 
рнроеенныеОРУ

м3 - - - • 101,0 -

100 м3 сбор-

334)2-007-2 порталов, кассой до 5,0 т иытжеяезобе-
тониыхкоа- 33079.01 6575,33 26503.68 2341,71 • 698,76

струкцнй
101-9030 Детали крепления т - • • • п -

446-2371
Стойки железобетонные аиб- 
снооааааьи ОРУ м3 - - - * 101,0 -

У становка в  отмы ты е котлованы  сбош м п железобетонных м еи гвтЬугноовамных стоек по этапов
100 м3 сбор-

33-02-007-3 без оттяжек, массой до 3,3 т тонных КОВ-
33346,76 8117,43 23229,33 2928,25 ♦ 878,51

струкцнй
101-9030 Детали крепления т - • • - п •

446-2381 Стойкн железобетонные нен- 
трифугнровавные ВЛ и  ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

334)24)07-4 без оттяжек, мессой до 5 ,0 т
нытжслстобо- 
тонных кон- 29301,25 7085,42 22215,83 2571Д2 - 766,82

струкцнй
101-9030 Д ели в крепления т - • - • п •

446-2381
Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 101.0 •
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ТЕР <1412-33-2001. Книг» 1 Краснодарский край

И— ю ти т— и  и  характере вто м « вкл е.» т& Затраты  
труда ра-W 6  расценок с п а м  стр о и к А н ы х  работ и м е т я ш а о м и а *

м о н с щ м п й Е »  мымре- затраты ,
РУ*

оплата бочнх-
(Колы  неуч- П — 1П1Ш1ИПИ И И|»«111Ц1М •ям ТРУД» ВТ.Ч. расход но- строите-

г а и ш м т * СТЮСЛ н е у п и п м  pK lIW H h рабочих всего о п я т у т и н ы х лей ,
впалое) м ш а ю и а л о » ТРУДИ м атериалов ч ел -ч .

100 м3 сбор-
33-02-007-5 с о т ч и м и , массой до 3,5 т яыхжелеэобе* 

тонных коя- 43474,57 10199Д4 3323534 2945,83 38,69 1103,89
струкций

101-9030 Детали крепления т - • * • П •

110-9212 Оттяжки стальные тросовые 
ВЛиО РУ комплект - - - - П -

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ я  ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-007-6 с оттяжками, массой до 5,0 т ных железобе
тонных кое- 33094,24 10237,64 22831,17 2640,80 25,43 110737

струкций
101-9030 Детали крепления т - - • - П -

110-9212 Оттяжки стальные тросовые 
ВЛиОРУ комплект - - - - П -

446-2381 Стойхн железобетонные пев-
м3 - - - - 101,0 -

Угтяновуя а  я а б п м а а  к о т ■ оваш  с б о и м (ж мяею бепммыхвиС х стоек порталов массой до
100 м3 сбор-

33-02-007-7 3 3 т яыхжелезобе-
тонныхкон- 42596,16 895433 3364133 2909,63 - 951,64

струкций
101-9030 Детали крепления 

Щебень вз природного камня
т • • • • п •

408-0019 для строительных работ парка 
600, фракция20-40 мм

м3 • • • • п •

408-9040 Песок для строительных работ 
црЯр0ДНЫЙ м3 - - - - п -

446-2371 Стойки железобетошше янб- 
рврованные ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

334)2-007-8 5,0 т
ных железобе
тонных кон* 28036,53 5651,83 22384,70 192132 - 60032

струкций
101-9030 Детали крепления 

Щебень в  природного камня
т • • • • п •

4080019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 • • * • п •

408-9040 Песок для строительных работ 
природный м3 - - - - п -

446-2371
Стойки железобетонные »иб- 
рирояавные ОРУ м3 • - - - 101,0 -

У становка в  пробуренные котлованы  сбопных железобетонных центрифугированных стоек порталов

33-02-007-9 без оттяжек, массой до 3,5 т

100 м3 сбор
ных железобе
тонных кон- 78018Д4 648434 29121,65 2511,48 42412,15 701,79

струкций
101-9030 Детали крепления т • • - • П -

446-2381 Стойка железобетонные цен
трифугированные ВЛ и  ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-007-10 без оттяжек, массой до 5,0 т
ных железобе
тонных коя* 5508631 537231 20281,43 2098,40 2943237 581,44

струкций
101-9030 Детали крепления т - - - - П -

446-2381 Стойка железобетонные цен
трифугированные ВЛ а  ОРУ м3 • - - - 101.0 -

33-02007-11 с  оттяжками, массой до 3,3 т

100 м3 сбор
ных железобе
тонных кои- 8101234 8795,09 29766,41 2567,12 4245034 9513^

струкций
101-9030 Детали крепления т • - - - П -

1100212 Оттяжки стальные тросовые 
ВЛ иО РУ комплект • - - - П -

446-2381 Стойка жалезобетопш е цен
трифугированные ВЛ ■ ОРУ М3 • - - - 101,0 -
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ТЕР 81-02-33-2001. Книга 1 Краснодарский край

Н ш м е н о ш к и п р ш е р и - в  том  числе* руб. Затраты
ДОк расценок слова строительных работ н Прямые эксплуатация »«а- материалы труда р»-

КОНСТРУКЦИЙ Ед. кивере- оплата бочнх-
(Коды неуч- Наименование и  и р ш е р и - КИЯ руб. труда ВТ.Ч. расход не- строите-

п и ш и м а к - сп аса н етлен н ы х  расценка- ребечих весте о п я т учтен  н  гг лей .
н м м ) м о н гге м ал о в труда n e tf—ilium ч е м

100 м3 сбор-

33-02-007-12 с о т те к ш и , массой до  5,0 т ПЫХ железобе
тонных ков- 58418Д9 8599,02 20361,27 2104,53 29458,00 930,63

струкций
101-9Ю0 Детали крепления т • • • • П •

110-9212 О ттек и  спж н ы е тросовые 
В Л нО РУ комплект - - • • П -

446-2381 Стойки железобетонные цен- 
трнфугвроеаяныеВЛнОРУ м3 - - • ♦ 101,0 -

У становка а  стаканы  подножпмнов сборных железобетонных стоек под элетепммбопудованис, массой)10

33-02-007-13 0,7 т

100 м3 сбор
ных железобе
тонных кон- 42939,86 4829,65 35106,02 3634,07 304Д9 531,90

струкций

446-2431 Стойки сборные железобетон- м3 101/)ние пел электрооборудование
100 м3 сбор-

33-02-007-14 1,0 т ных железобе
тонных ков-

35057,57 3944,72 29296^3 2993,60 1815,92 434,44

струкций

446-2431 Стойки сборные железобетон- м3 101,0ные поп электрооборудование
У становка в  пробуренные котлованы  сборных железобетонных стоек под элеклю обоом ование. массой до

100 м3 сбор-

334)2-007-15 0,4 т ных железобе
тонных ков- 103678^8 13069,94 90608,34 9366,35 • 1465,24

струкций
Щебень аз природного камня

4084)019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 “ • • * П •

408-9040 Песок для строительных работ
п ри |куртий м3 - - - - П -

446-2431 Стойки сборные железобетон-
м3 101,0ные под элекюооборуповаиие

100 м3 сбор-

33-02-007-16 0,6 т них железобе
тонных кон- 84124,58 10517,39 73607,19 7599,87 - 1179/18

струкций
Щебень из природного камня

4084)019 два строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 • • * * п •

408-9040 Песок для строительных работ 
природный м3 - - - - п -

446-2431 Стойки сборные железобетон- 
ные под электрооборудование м3 - - - • 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-007-17 0,7 т пых железобе
тонных кои- 74951,42 8688,88 66262,54 6892,42 - 974,09

струкций

4084)019
Щебень в з природного камня 
для строительных работ марка м3 ф л ф т п

408-9040

600, фракция20-40мм 
Песок для строительных работ

м3 пприродный
Стойки сборные железобетон- м3446-2431 101,0ные под электрооборудование
Установка на стойки нлн сваи 100 м3 сбор-

334)2-007-18 сборных железобетонных сто- 
ек под оборудование, массой

ных железобе
тонных нов- 62736,00 8441,90 47375,06 4979,86 6919,04 897,12

до 1 ,0т струкций
446-2431 Стойки сборные железобетон

ные под электрооборудование м3 - - - - 101/» -
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Н анменоааж е и  характер»- в  том числе, руб. Затраты
М М  расценок стика строительных работ н

Прямые
з а т р а т

руб.

эксплуатация ма- материалы труда Р*-
конструкций Ед. юморе- оплата ШИН бочих-

(Коды неуч- Наименование н  характерн- МНЯ труда ВТ. л. расход не- строите-
темных мате- спаса неучтенных расценка- рабочих всего оплата у т и н ы х лей,

■пылом) мнмятепкелов ги д а материалов чел-ч .
Установи» сбом ы х железобетонных прожекторных м глг высотой стоек до

100 м3 сбор-

33-02-007-19 20 м иых железобе
тонных ков* 81345,53 13993,08 59809,42 510737 7543,03 164431

струкций

110-9084 Конструкции стальные креп- Плеивя прожекторных м ал  ОРУ 
Щебень из природного камна

408-0019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 * • • П -

408-9040 Песок для строительных работ 
природный м3 • - - - П -

446-2381 Стойки железобетонные цев- 
товфугвоованиые ВЛ в ОРУ м3 • • - - 101,0 -

100 м3 сбор-

33-02-007-20 25 м ыых железобе
тонных кон- 55388,13 9707,78 41314,63 3556,72 4365,72 1140,75

струкций

110-9084 Конструкции стальные креп- Пленяя прожекторных м ал  ОРУ 
Щебень кз природного камня

408-0019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

м3 • - • • П •

408-9040 Песок для строительных работ 
природный м3 - - - - П •

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 - - - - 101,0 -

Установка сборных железобетонных отлельностолпих молниеотвод ов» высотой стоек до
100 м3 сбор-

334)2-007-21 25 м иых железобе
тонных нов- 48530,66 810237 35089,18 2932,73 5339,11 952,10

струкций
Конструкции стальные от-

110-9281 дельносгоящнх мшвнеотоодое
ОРУ
Щебень из природного камня

т П

408-0019 для строительных работ марка 
600, фракция20-40 мм

м3 * • • • П •

408-9040 Песок для строительных работ м3 • • - - П -

446-2381 Стойки железобетонные цев- 
трнфупцюышныеВЛ н ОРУ м3 - - - - 101,0 -

100 м3 сбор-

334)24)07-22 30м
них железобе
тонных вое- 36950,61 6204.47 26989,49 225139 3756,65 729.08

струкций
Конструкции сталлы е от-

110-9281 дельвостояишх молниеотводов 
ОРУ
Щебень кз цжродного камня

т П

408-0019 для строительных работ марка 
600, фракция 20-40 мм

М3 • • * • П *

408-9040 Песок дня строительных работ 
природный м3 - - * - П •

446-2381 Стойки железобетонные цен
трифугированные ВЛ и ОРУ м3 • - - - 101,0 -

3. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 33-1150 кВ
ТАБЛИЦА 334)24)13. Установка стельных конструкций для порталов, крепления оборудования, «гдельностоящих п р о ж к-

тонных м ачт н  молниеотводов О РУ 35-1150 кВ
Установка стальных

334)2-013-1 парных стоек порталов, мас
сой до 0 ,7т

1тковструк-
ций 742,09 186,74 444,80 45,78 11035 2031

101-1714 Болты строительные с  гайками 
■ шайбами т - - - - П *

110-9283 Ковструкцнв стальные порта
лов ОРУ т - - - - 1,03 •
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ТЕР 81-02-33-200L Книга 1 Краснодарский край

№ №  расценок
Н аю аенование и  характер»- ■ п й п а к л е .т ! Затраты
с т а  строительны х работы  

конструкций Еа  ю м оре-
П рямы е

оп лата
ж с о д т -п и ш м » - ш ц . » т ю д а р * -

(К оди  неуч- Наименование и  характеры - ю ш
ю *

труда в т.ч . расход ме- строите-
темных м ате- сти ка неучтенны х расценка- рабочих всего оплата у т п п в п л ей ,

риалов) м и м атериалов труда м атериалов ЧСЛ.-Ч.

33-02-013-2 комбинированных стоек пор
талов, массой д о  1 т

1 тконструк* 
ций

813,71 23135 47131 4 8 3 2 11035 25,06

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами т • - • - П

ПО-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т - - - • 1,03 *
У становка стальны х болтовьт ; стоек порталов, массой до

33-02-013-3 2 т
1 т  конструк

ций 572,86 231.00 341,86 39,19 Ф 25,00

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами т - - - - П -

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т - - в - 1,03 -

33-02-013-4 Ю т
1 т  конструк

ций 51530 155,60 359,70 3 2 3 2 ф 16,84

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами т ф • • - п -

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т ф ф Ф - 1,03 -

У становка стальны х сварны х траверс порталов, массой до

33-02-013-5 О Д т lTKOBCipyK-
iprit 249631 33334 1997,14 147,83 165,83 36,70

101-1714 Болты строительные с гайками 
и шайбами

т в - • Ф П Ф

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т • - - ф 1,03 -

334)24)13-6 0 3 т
1 т  конструк

ций 136330 192,04 108835 80,73 8231 21,15

101-1714 Баллы строительные с гайками 
иш айбами

т - - - - П -

110-9283
Конструкции стальные порта
лов ОРУ т • - - - 1,03 -

334)24)13-7 ДО 1 т
1 т  конструк

ций 1061,65 136,02 85930 63,76 6633 1438

101-1714
Болты строительные с гайками 
иш айбами т • - • Ф П Ф

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т - * - ф 1,03 -

У становка стальны х болпговыз[траверс порталов, массой _________________________________________________________________________________________________

33-024)13-8 М т
1 т  конструк

ций 1593,65 2773® 120530 8935 11035 30,00

101-1714 Боллы строительные с  гайками 
иш айбами т • - П -

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т • • 1,03 -

334)24)13*9 7 .5 т
1 т  конструк

ций 1057,88 231,00 77130 5£70 5538 25,00

101-1714
Б олш  строительные с  гайками 
иш айбами т • Ф П -

110-9283
Коаструкцни стальные порта
лов ОРУ т • - 1,03 -

У становка стальны х конструкций п ая  оборудование» массой д а

334)24)13-10 0 ,0 1 т 1 тконструк- 
ций 19234 19234 - 21,63

101-1714
Болты строительные с  гайками 
иш айбами т * - П -

Конструкции стальные креп-
110-9082 ленна электрооборудования 

ОРУ
т • — 1,03 —

33-024)13-11 О Д т 1 тконструк-
ЦИЙ 853,08 156,19 56433 5 7 3 7 13166 1731

101-1714 Болты строительные с  гайками 
иш айбами
Конструкции стальные креп-

т - - п •

110-9082 ленил электрооборудования т - • 1,03 •

ОРУ

34



ТЕГ 81-02-33-2001. Книга 1

Наименование н  характере» а и м ’н и т е .и б Затраты
Ш  расценок стнка стром телы ал работ и

Прямые
затраты ,

РУ«-

м сащ у агтам м а- труда ре-
конструкций Еа  т м е р е - е п я м а шим м атерш ш ц П и и т-

(К оди неуч- Н а и м а и в и м е н п ^ а к ге р и - мня труд» ВТ.Ч. расход не- строите-
темных м ате- г п т е  ш дгптиичт рагиппгп рабочих ■сего оплата j i i n i r o i l лей ,

н а ш а ) труда татгвивипш чеЛв-Чв

33-02-013-12 О Д т 1 тконсгрук- 507,41 124,17 272,69 25,75 110,55 13,92

101-1714 Боллы строительные стайками 
и  шайбами т - - - - П -
К онструкта сгаллы е креп-

110-9082 лення электрооборудования 
ОРУ

т • * * • 1.03 *

33-02-013-13 1 т 1 тконсгрук-
ПИЙ 284,89 75,11 154,50 14,06 55Д8 М 2

101-1714 Боллы строительные с  гайками 
и  шайбами т - - • - П -
Ковструкциа стальные креп-

110-9082 дениа зле ирооборудоааива 
ОРУ

т * * * * 1,03 •

У становка сталытых

33-02-013-14 см раы х моднвеотводоа н  ipo* 
состоек, массой до 0,2 т

1 тконсгрук-
■рй 2741.84 365,53 2188Д7 161,97 187,94 39,56

101-1714 Б о ты  строительные с  гайками 
и  шайбами т П

110-9283 Конструкции сталиш е порта
лов ОРУ т 1,03

33-02-013-15 болтовых можвеотводо* и 1 тконсгрук- 1589,13 295,68 1182Д0 87,67 110,55 32,00тросостоек» массой до 0,6 т она

101-1714
Б о л т  стронгельвие с  гайками 
и шайбами т П

110-9283
Конструкции стальные порта
лов ОРУ т 1,03

33-02-013-16 шпилей, массой до ОД т 1 тконсгрук- 2486,37 323,40 1997,14 147ДЭ 165,83 35Д0

101-1714
Б о л т  строительные стайками

т П

110-9283 Конструкции стальные порта
лов ОРУ т 1,03

334)2-013-17 ростверков, массой до ОД т
1 т  конструк

ций 935,61 251,05 551Д0 56,73 132,66 27,17

101-1714 Болш  строительные с  гайками 
и шайбами т П

110-9287 Ростверки стальные т 1.03

33-02-013-18 прожекторных мачт с  площад
ками и лестницей

1 т  конструк
ций 1492,05 238,16 1165,45 106,49 88.44 26,70

101-1714 Болты строительные с  гайками 
и шайбами

т П

110-9284
Конструкции стальные про
жекторных мачт ОРУ т 1,03

33-02-013-19 стдельвостолцюс молвнеотао- 
дов со шпилем

1 т  конструк
ций 1664,30 321 ДО 1204Д1 107,50 138,19 35,44

101-1714 Болты строительные с гайками 
н шайбами т П

Конструкции стальные от-
110-9281 дельностоящих молниеотводов 

ОРУ
т 1.03

4. РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-Ш0 кВ

ТАБЛИЦА 33-024)19. У кладка продольных рельсовых путей молей1520м и  н а  сб о р ш х  железобетонных плитах ОРУ 330-1150
кВ

Укладка продольных рельсо-

33-02-019-1 вых путей колея 1520 мм иа 
сборных железобетонных пли
тах
П л и т  железобетонные для 
укладки рельсовых путей

Ю м пуле 5428,41 1544,77 1749,72 200,08 2133,92 195,54

4466240 м3 - • • • 7,47 •

ТАБЛИПА 334)2-020. У кладка поперечных рельсовы х путей иа сварных железобетонных ю впж х О РУ 330-1150 кВ
У кладка поперечных в ел ьсо вдх путей иасбо!м ы х железобетонных плитах, вазмелом нолем

334)24)20-1 2500 мм
1 поперечный 

путь 3788,78 701,76 897,80 100,61 2189Д2 88ДЗ

105-9133 Стяжки стальные т - • - . 0,042 -
4466240 Панты железобетонные для 

укладки рельсовых путей м3 - • - - 5Д4 -
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Н ш м гн о втте  и  и р ц я е р и - в  том  числе, руб. Затраты
Ш  расценок сп аса строительных работ и Прямые

затраты ,
Ю*-

эк сп л у атан т  ын- ТРУ » ра-
конструш ий Ед. ю м ере- оплате вм ттрм вдт б о д а -

(Коды неуч- Наименование н  характере- ■ ап ч у д а ВТ.Ч . расход ме- с т р а т е -
таш ш м ате* с п д а ш у ч ж а ж ш д у к ц п т » рабочих п е т оплата учтенных лей.

т алое) ШШТСМАЛОЙ труда -----типам и ч е д -ч

33-02-020-2 2000x2000 ш 1 поперечяаЕЙ 
путь 681832 1032,60 131539 149,67 443033 133Д4

ЮЗ-9133 Сгажжж стальные т • • • 0,069 •

446-6240 Л яп ы  железобетонные для 
укладка рельсовых путей м3 - - - - 7,86 •

33-02-020-3 1320x2640x1320, 
2000x3140x2000 мм

1 поперечный 
п у п

7496,73 1403,44 172739 198,10 4365,70 177,65
105-9133 Спхскв стальные т • • • • 0,069 •

446-6240 Платы железобетонные для 
укладки рельсоаых путей м3 - - - - ЮЗ -

T lE im ilA  И
на c f w u  ж еяеэобетевш п ш н г а ОРУ 330-1150кВ

У каадса певесечеж й рельсовых путей н а е б тзных ям лезебетош ы х п ялах»  разменом молем
33-02-021-1 2300 мм 1 пересечение 6001.17 1043,01 83333 92,72 4122.83 13030

446-6240 Платы железобетонные для 
укладка рельсовых путей м3 - - - - 2,62 •

33-02-021-2 2000x2000 мм 1 пересечение 8093,02 1558,77 120739 13638 532636 19436

446-6240 Платы железобетонные для 
укладка рельсовых путей м3 - - - - 333 -

33-02-021-3 1320x2640x1320 мм 1 пересечение 10212,89 2108,94 153636 177,43 634639 26236

446-6240 Платы железобетонные для 
укладки рельсовых путей м3 - - - - 534 -

33-02-021-4 2000x3140x2000 мм 1 пересечение 12830,02 254436 2046,46 23333 823930 31734

446-6240 Платы железобетонные для 
укладки рельсовых путей м3 • • - • 9,17 •

ТАБЛИЦА 33-02-022. У становка сборных железобетонных конструкций огнезащ итных перегородок дл я трансф орм атора 63
MBA и  более ОРУ 110-750 кВ

Установка в  отп и ты е котлованы сбовных железобетонных внбм лм ш ниих стоек
100 м3 сбор-

33-024)22-1 огнезащ итах перегородок, 
массой до б»5т

пых железобе
тонных онст- 15539,50 3377,42 12162,08 1380,09 - 38335

рупш й

446-2371 Сгойхн железобетонные ввб- 
рпровапные ОРУ м3 - - - - 101.0 •

100 м3 сбор-

33-024)22-2 огнезащитных перегородок, 
массой до 10,3 т тонных онст- 14443,07 3103,14 1133933 1282,69 - 33434

рукцнй
446-2371 Стойки железобетонные виб

рировавшее ОРУ м3 - - - - 101,0 -

Установка сборных железобе- 100 м3 сбор
ных железобе-334)24)22-3 тонных штаг огнезащитных 34136,08 7139,41 23833,74 281432 114233 760,83

перегородок, цассой до  1 т
РУКЦНЙ

441-9006 Па п ы  сборш е железобетоа- 
вые м3 - • - - 101,0 -

РАЗДЕЛ 03. ДРУГИЕ ВДЦЫ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-1150 КВ

ТАБЛИЦА 334)34)01. Гидрою оляция сборищ  железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центриф угировании!
опор и  железобетонных порталов ВЛ и  ОРУ 35-1150 кВ

[ I § а 1

33-03-001-1 до 0,4 т 1 т  конструк
ций 178,00 7,76 170Д4 1234 - 1,03

101-9010 Б лум т • • • п .
101-9734 Грунтовка битумная т • - • п •

33-03-001-2 до 1 т 1 т  конструк-
ЦНЙ 118,31 5.12 11339 8 3 8 - 0.68

101-9010 Б лум т • • . п -

101-9734 Грунтовка битумная т • • - п -

334)34)01-3 Д о 2 т 1тковструк-
ЦИЙ 10433 4,39 99,74 7 3 9 - 0,61

101-9010 Б лум т • • • п .
101-9734 Грунтовка битумная т • • • п -

334)3-001-4 свыше 2 т 1 тковструк- 
цнй 90,16 432 8334 7,09 - 0 3 6

101-9010 Б л у м т • • • п •
101-9734 Грунтовка битумная т * • - п -
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ТЕР 81-42-33-2001. 1

ЛЬЮ расценок
H iiairiw M aw  к  варакгерп 
спаса стрм пелы ш х работа 

конструкшМ К *  измере- затраты, 
РУ**

в  там  числе, рув. Затраты  
труда Р*- 

б о и х - 
стрм п е- 

мЛ. 
ч е л л

о п л а т
ТРУД»

рабочих

эмеялуатмщю мв* 
ш ин м т р м ю »

( Ь ц н ц ч -
теш аехм ате-

виалев)

Н м ш и и а м и  и  п у ш е р »  
с п о ан м у ч тен и ш р аак м о - 

■ м ы т м и о в
■сего

ВТ.Ч.
о п я т
W

расход не- 

м ш в и м о

33-03-001-3

101-9010
101-9734

Гвдронзожяшя стоек аселезо- 
бетовныхцелрвфугврован- 
них опор ВЛ н железобетон
ных партию» ОРУ, массой 
сай те З т  
Битум
Грунтов»  битумная

1тковструк-

т
т

34,13 1,43 32,70 2,49

П
п

0.19

ТЛБЛИПА 33-03-002. Алтико рвозионное покпитие оттяжек опов 1Л  и  порталов О РУ 35-1150кВ

33-03-002-1
Антикоррозионное покрытие 
оттяжек опор ВЛ в порталов 
ОРУ

100 м оттяжек 611,06 25,03 56838 20,40 17,05 3,77

ТАБЛ И11А 3303003 . Выполнение заземляющих устройств с горизонтальными заземлителями ВЛ 35-750 кВ

33-03-003-1 Юм
100 м зазем
ляю щнх уст

ройств
976,10 78,49 41035 31,38 486,66 836

33-03-003-2 23 м тож е 797,86 56.68 253,42 14,07 487.76 6,47
33-03-003-3 100 м 4С 647.35 34.69 120.68 4.64 492.18 336

Устройство

33-03-003-4
протяженного заземлнтеля в 
скальных породах прн длине 
луча до 23 м

100 м зазем
ляющих уст

ройств
4612,62 111,82 170,69 435 4330,11 14,85

33-03-003-3 контурного зазеилителя в 
грунтах 1-4 групп тоже 754,82 107,40 15634 - 491,08 1236

ТАБЛИЦА 33-03004. Забивка вертикальных заземлителей ВЛ и  О РУ 35-750 кВ
Забивка вертикальных заземлщ елей

3303-004-1

331481

механизированная, на глубину 
ДОЗЫ
Машины пневматические 
ПУМ-3 для забивания в грунт 
электродов заземления

I зазею тгель 

машл

94,99 5.99 61,69

0,61

534 2731 0,81

3303004-2 вручную, на глубину до 3 и 1 зазешштель 35.00 5.03 Z66 • 2731 0.68
ТАБЛИЦА 3303-00* . Погрузка и  вы гатзкя в д у п тю  ня тааесе ВЛ 35-1150 кВ

Погрузка и  в ы п т к а  вручную

3303003-1 изоляторов стеклянных та
рельчатых подвесных

1 ткоиструк-
1̂ ИЙ 4734 47,34 - - • 6 3 0

3303003-2 линейной арматуры тож е 40.76 40.76 • • - 5.16
ТАБЛИЦА ЗЗОЭОО& О ктеска уп ж о вл ем о -п  С тал и н а опор ВЛЗЗ-ЗЗО кВ

О краска за « о т  раз лаком тстановлеиж х стальных н м ВЛ 35-330 кВ. массо!й
3303006-1 до Ю т | * « « ■ » ■ • 1384,02 56,50 1184,18 109,73 14334 6,45

3303006-2 до 13т I тож е 1742.82 5038 154930 96.73 14334 5,74
3303006-3 свыше 2 0 т  I « 141638 4232 1230.72 76,84 14334 4 3 0

Окраска за одни вахквягкей установленных стадны хояевВ Л 35"Д 30кВ 1 массой

33-03-006-4 до Ю т 1 т  конструк
ций 1461,63 81,64 1184,18 109,73 195,83 932

3303006-3 до 15т тож е 182037 7534 154930 96,73 195.83 8.60
3 3 0 3 0 0 6 0 свыше 2 0 т « 1494,62 68,07 1230.72 76,84 195.83 7.77

Окраска

3303007-1

лаком за один раз стальных 
конструкций установленных 
железобетонных центрифуги
рованных опор ВЛ 35-220 кВ

1 т  конструк
ций 284631 107,84 259533 241,81 14334 1231

3303007-2

краской за один раз стальных 
конструкций установленных 
железобетонных центрифуги
рованных опор ВЛ 330-500 кВ

тоже 2924,03 132,89 2595,33 241,81 195,83 15,17

ТАБЛИЦА 3303008 . Окраска установленных стальных конструкций О РУ 35-1150кВ
Оквасаеа лаком  за один ваз установленных стальных кон еп п ш и й  ОРУ 3S420 кВ» массой до

3303008-1 ОДт 1 т  конструк-
1ШВ 666,66 134,99 38833 138,47 14334 15,41

3303008-2 0.4 т тож е 542,79 105,73 293,72 104,73 14334 1237
3303008-3 0.6 т «с 440.97 81.64 21339 7732 14334 9 3 2
3303008-4 1 т « 39036 69.64 17738 6331 14334 735
3303008-3 5 т « 334,92 3630 13538 48.16 14334 _____ 6AS

О краска краской ха один ваз установленных стальных констатаций О РУ 330-3 150 кВ. массой до

3303008-6 0 3  т 1ткоаструк*
пий 74439 160,13 38833 138,47 195,83 1838
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Л М  расценок
Н аим ем ою ш е и  характери
сти ка строительны х работ и  

к о н с ш к ц и й Е д.нзм ере-
ни я

П рям ы е
затраты ,

» * •

в  тем  чи сле, руб. Затраты
труда ро- 

стром те- 

чед.-*ь

оолита
э я ш ц д о н . . » -

Ш » |Ш Ш
(К оды  неуч
тенны х м ате- 

пмаловЗ

Н аименование и  характери
стика неучтенны х расценка

м и матеш ш лов

ат .ч .
ошнпа
труда

расход не- 
р п с и а в

33-03-008-7 0,4 т
1 т  конструк

ций 630,42 130,87 293,72 104,73 195,83 14,94
334)3-008-8 0.0 т тож е 524.82 113.00 215:99 77,02 195,83 12^0
33-03-008-9 1 т « 467.81 94,70 17708 63,21 195.83 10.81

33-03-008-10 5 т к 412.55 81,64 135,08 48.16 195JB3 9 3 2
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РАЗДЕЛ 04.
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38-35 кВ И 

ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие указания.

1.1. Расценки на строительство воздушных линий электропередачи (В Л ) напряжением 0.38-35 кВ цидусмазриваю г 
применение унифицированных строительных конструкций, разработанных АООТ «РОСЭП».
1.2. Расценками учтены затраты н а установку стоек опор в пробуренные котлованы. При определении стоимости работ 
по установке стоек опор, а  также плит и  ригеле к  опорам в  открытые котлованы расценки следует коррелировать, ис
ключая затраты на бурение котлованов, учтенные расценками и  включая затраты на производство земляных работ по 
расценкам сборника ТЕР 2001-01 «Земляные работы».

Стоимость затрат на бурение котлованов, учтена расценками указана в  таблице 1
Таблиц 1

Номера расценок Стоимость эксплуатации ыа- 
овн Г руб)

Оплата труда машинистов 
Оюб)

Оплата труда рабочих 
строителей fov6)

Прямые затраты 
(ю б )

04-001-1.04-003-1 38.34 2.80 1.98 40.32
04-001-2 78.10 5.71 4.19 8229

04-001-3.04-001-4 117.86 8.62 5.93 123.79
04-001-5 41.18 3.01 2.13 4321
04-001-6 79.52 5.81 4 2 7 83.79
04-001-7 79.52 5.81 4 2 0 83.72
04-001-8 38.34 2.80 1,91 4025
04-001-9 78.10 5.71 4.05 82.15

04-001-10 117.86 8.62 5,74 123.60
04-001-11 117.86 8.62 5.84 123.70
04-001-12 41.18 3.01 2.10 4328

04-001-13.04-001-14 79.52 5.81 4,13 83.65
04-001-15 58.22 4.26 2.91 61.13
04-001-16 117,86 8.62 6.04 123.90
04-001-17 156.20 11.42 7.73 163.93
04-001-18 156.20 11.42 7.86 164.06
04-001-19 61.06 4.46 2.98 64.04

04-001-20.21 11928 8.72 6JS0 125.78
04-003-2 117.86 8.62 7,43 12529
04-003-3 194,54 14.22 12.72 20726
04-003-4 42.60 3.11 2 2 1 44.81
04-003-5 120.70 8.82 7,58 12828

04-003-6.12 213.00 15.37 1320 22620
04-003-7 38.34 2.80 1,95 40 2 9
04-003-8 117.86 8.62 721 125.17
04-003-9 194,54 14.22 12.53 207.07

04-003-10 42.60 3.11 2.18 44,78
04-003-11 120.70 8.82 7.47 128.17
04-003-13 5822 4.26 2.91 61.13
04-003-14 15620 11.42 9.10 16520
04-003-15 252.76 18.48 1522 26798
04-003-16 62.48 4.57 3.14 65.62
04-003-17 159.04 11.63 9 2 6 16820
04-003-18 27122 19.83 15.99 28721

04-04-П -4) 146.40 9.95 11.40 15720
04-007-11 300,12 20.40 25,40 32522
04-012-1 39.76 2.91 4,44 44 2 0
04-012-2 78.10 5.71 8.81 86.91

1.3. При установке стоек опор в  отрытые котлованы затраты на эксплуатацию кранов дня засыпки котлованов затраты 
должны быть увеличены на 3,5 чел.-ч из расчета на 100 м* грунта.
1.4. Расценками на установку разрядников, разъединителей (табл. 04-030) и  пунктов секционирования (табл. 04-031-3) 
на опорах не учтены затраты, связанные с  установкой опор. Они учитываются дополнительно по расценкам на установ- 
куопорВ Л .
1.5. При монтаже проводов и  тросов на переходах через ряд различных препятствий в  одном пролете затраты опреде
ляются по расценкам для более сложного перехода с  добавлением затрат на каждое дополнительное препятствие с ко
эффициентом 0,25.
1.6. Затраты на установку опор и  подвеску проводов В Л  20 кВ определяются по соответствующим расценкам на 
строительство ВЛ 6-10 кВ.
1.7. Расценками не учтены и  дополнительно учитываются по расценкам раздела 01 настоящего сборника:
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-  затраты на устройство переходов ВЛ 35 кВ через препятствия и забивку электродов зачемлениг,
-  поправочные коэффициенты к расценкам при строительстве ВЛ 35 кВ в усложненных условиях.
1.8. В дютоянение к общим положениям в настоящем сборнике приведенные расценки не учитывают:
-  закрепление движущихся барханных иди дюнных песков вокруг опор;
-  устройство сложных переходов с установкой специальных опор, тфименение приспособлений для переправ при рас- 
катке проводов через реки и т.д;
-  доставку привозного фунта, забивку свай, шпунтов, устройство ряжей и других работ по специальному закреплению 
спор.

2. П равила исчисления объемов работ
2.1. Объем железобетонных конструкций опор, ригелей и  плит для ВЛ 0,38-10 кВ принимается по проектным данным в 
плотном теле с коэффициентом 1,01. Коэффициент 1,01 не применяется к объемам опорных и анкерных плит для ВЛ 35 
кВ.
22. Объем древесины для опор В Л 0,38-10 кВ из деталей заводского изготовления исчисляется по спецификациям к 
проектам опор и действующим ГОСТам.

В тех случаях, когда опоры В Л 0,38-10 кВ сооружаются из пропитанного или непропитанного леса, а не из деталей, 
объем исчисляется по спецификациям к типовым проектам и действующим ГОСТам с добавлением 5% на отходы, а для 
одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения по таблице 2 технической части раздела 04 на
стоящего сборника.

Таблица 2
Диаметр столба 
в верхнем от- 

рубе,см

Объем древесины одностоечных опор ВЛ 0,38-10 кВ сельскохозяйственного назначения, м*. при длине
столба, м

6,5 7.5 8,5 9 11 13
14 0.19 0.24 — — —
16 0.21 026 0,36 0,38 0.47 0,6
18 0.23 029 0 J8 0.4 0,5 0.62
20 021 0.32 0.42 0.44 0,55 0.73
22 — 0.38 0.45 0.48 0.65 0.86

2.3. Объем отрьпых котлованов для установки конструкций опор определяется с учетом соответствующей труппы 
грунта по формуле для усеченной пирамиды.

V = у  (АхВ+ CxD + 4 Ш х ёх 5 ),
где: А, В -  длина и ширина дна котлована;

С, D - длина и ширина верха котлована;
Н -  глубина котлована.

Длина и ширина д на котлованов должны Сыть больше опорной части конструкций опор на 300 мм.
Обратная засыпка котаовавов производится вынутым грунтом с обязательным послойным трамбованием.

2.4. При определении затрат на под веску проводов по расценкам таблиц с 04-008 по 04-010 длину линий следует при
нимать за вычетом протяженности перекидок между зданием и опорой, кабельных вставок и всех воздушных переходов, 
включая специальные.
2.5. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода по ГОСТу или ТУ с 
коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ -1,045; для ВЛ 35 кВ -1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, со
единение проводов и нормативные отходы при монтаже.
2.6. Стоимость прочих материалов при строительстве ВЛ 0,38-35 кВ и трансформаторных подстанций принимается 
по соответствующим ценам и расходу, приведенному в таблице 3 технической часта раздела 04 настоящего сборника

Таблица 3
П г а и н о в —  it материалов Ш иф р

в е с т а
Е п ош ц и

и м е ю т
К ол и ч ество Н ом ер табл и ц  (р асц ен ок )

Паста антисептическая 101-1777 Т 0.0006 04-001.04-002
Лак кузбасский 10Ы663 т 0,0001 04-006 (2). 04-001.04-002

Лак битумный БТ-577 113-0079 т
0,00001
0,00003
0.0001
0,0003

04-001,04-002,04-031(1) 
04-00$ (1,2), 04-006,04-027 (1,3) 

04-003,04-04,04-028 (1-3), 04-030 (1-4) 
04-005(3.4)

Смазка ЗЭС 542-9025 кг
0,01
0.1

0,5

04-014 (1Д), 04-030 (3,4) 
04-003,04-008,04-009,04-013 (2 ,5Х 

04-027(1,3X04-030(1,2) 
04-010 (12). 044)1313.61.044131П )

Краска масляная черная 101-0404 т 0,0004
0,0009

044)01,04-002,044)03
04-04

Смазка солидол жировой "Ж* 101-0962 т

0,00003

0,00005
0,0001

04-001,04-002,04-003,04-005(1-ЗХ 044)30,04- 
031(1)

04-04,04-005(4Х 044)27(1,3) 
04-028(1-3)
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Наименование материалов Ш ифр
ресурса

Еяинжи
ю м е рения Количество Номер таблиц (расценок)

Уайт-спирит 101-1292 Т

0,00003

0,00012

0,00022
0.0011

044)09(9-16), 04-ОЩ6Х 04-028(1-3), 
044>30(1Д)

044)05 (3,4Х 044)10(3X04-027(1, ЗХ 
044)30(3,4X044)31 (1) 

044)09(1-8X 044)10(4-5) 
04-010 (1Д)

Бетаин-растворитель 101*1745 т
0,00001
0,00002
0,00006
0.00016

044)10(3)
044)08

04-009,044)10 (1X04-014(1,2) 
044)10(2)

Ветошь 101-1757 кг

I
I

I

04-001,044)02,04-003,044)4,04-005 (3,4Х 04- 
008,04-028 (1-ЗХ 044)30 (1-4Х 044)31 (1) 

044)09,044)10 (4,6X044)27(1,3) 
04-010(1-3)

Проволока стальная низкоугле
родистая разного назначения 
светлая диаметром 1,1 мм

101-0816 т 0,00001 04-010(3)

Проволока из алюминия диамет
ром Змм 5204)037 т

0,00002
0,00009
0,0002
0,0004
0,001
0,002

0.0035

044)08 (4ДХ 044)10 (4,5) 
044)09(9,11X044)10(1,2) 

04-009(13,15)
044)08(1ДХ 044)09 (14,16) 

04-009(1,3)
04-009 (2,4,5,7Х 044Ю9 (10,12) 

044)09(6.8)
Гвозди строительные 101*1805 т 0.00023 04-001.044)02
Плакаты металлические 110-9126 пгг. 0,1

ОД
04-001,044)02,044)03

044)4
Соединители овальные 551-0455 шг. 2,1

3.4
04-008

044)09,044)10 (1Д)
Соединители овальные СОС 110-0186 пгг. 1,6 044)10(3)
Зажимы СФ 1104)181 шг. 6 044)08(3)

Колпачки полиэтиленовые 500-9057 пгг.
6

12

04-001 (1-3,4,8-11,1S-18X 04-002, 
044)03(1-3,7-9,13-15) 

044)01(5-7,12-14,19-21Х 
044)03(4-6.10-12.16-18)

Элепроды диаметром 4 мм Э42 101*1513 т 0.00012 04-015

3. Коэффициенты к  расценкам
Таблица3

Условия применения Номер таблиц расценок

Коэффициенты
к штате (нормам 
затрат) труда ра- 
бочих-строителей

к стоимости 
(нормам затрат) 
эксплуатации 

машин
При изменения технических решений

3.1. При установке дополнительной тра- 
версы-поперечины на А-образных даре- 
ванных опорах

04-001 (3) 1,1 *—
04-001(4X044)02(3) 1.08 —
04-001 (10X044)02(4,11) 1,06 —

04-001 (11.17,18Х 04-002 (8.12.15.19) 1,05 —
04-002(7) 1.07 —
04-002(16.20,23.24) 1.04 —
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Условия применения Номер таблиц расценок

Коэффициент
к оплате (нормам 
затрат) труда ра- 

бочих-строигслей

к стоимости 
(нормам затрат) 
эксплуатации 

машин

32. При установке опор ВЛ038-10 кВ с 
приставками массой свыше 350 кг (рас* 
цента табл. 04-001,04-002 и 04-003 учи- 
тывают приставку массой до 350 кг)

04-001 (8.9) 1.1 —
04-001 ПО, 12.14). 04-002 (13.14) 1.07 —
04-001 (11X04-002(11) 1.06
04-001 (13). 04-002 (9.10) 1.08 —
04-001 (15.16) ___ 1,5 —
04-001 (17,19.21). 04-002 (21.22) 1,4 —
04-001 (18X04-002(19) 1.35 —
04-001 (20). 04-002 (17.18) 1.43 —
04-002 (12.15.16) 1.05 _
04-002(20.23) 1,3 —
04-002(24) 125 —
04-003 (7-9) 1.12 __
04-003(10-12) _ U —
04-003(13-15) U 9 —
04-003(16-18) 1,17 —

3.3. При заготовке деталей опор в уело- 
виях строительства

04-001 (12.10.17), 04-002 (7.11.162024) 1.03 —
04-001 (3.11). 04402 (4.8) 1.05 —
04-001 (4) 1.07 —
04-001 (5.6.14). 04-002 (123.6.15.1923) 1.02 —
04-001 (8,9,12.13,15,16,1921Х 
04-002 (9.10.13.14.17.182122) 1,01 —

3.4. При установке железобетонных опор 
с крюками-скобами иди крюками- 
кронштейнами

04-003(1) 0.84 —
04-003(2) 0,92 —
04-003(3) 0.94 —

3.S. При установке опор с металлически-
1Д |»детми^ми

04-003(1) 1.15 —
04-003(2) 1.08 —
04-003(3) 1.05 —

3.6. Гфи бурении котлованов для опор 
ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2 м  к за
тратам на бурение (с последующ им 
уточнением расценок)

табл. 1 технической части раздай 04 
настоящего сборника 04-001,
04-003

125 135

3.7. При установке опор в вязких, а  также 
мокрых, сильно налипающих грунтах к
затратам на бурение котлованов (с по
следующим уточнением расценок)

табл. 1 технической части разд ела 04 
настоящего сборника 04-001, 
04-003,04-04

12 12

3.8. При установке деревянных опор ВЛ 
6-10 кВ на сваях (к расценкам без учета 
земляных работ)

04-001,04-002 1,4 1,4

3.9. При прокладке заземляющих спусков 
по стойкам д еревянных опор

04-001 (1) 1.4 —
04-001 (2.5.8) 12 —
04-001 (3,6,7,12,15), 
04-002(2.3.6.9.13.1721) 1,15 —
04-001 (4,9,11,13,14,16-21),
04-002 (4.7.8.10-12.14-16.18-2022-24) 1,1 —

04-002 (13) 13 —
П ри  производстве работ в  усложненных условиях
3.10. В распугацу (независимо от време
ни годаХ на участках, залитых водой

04-001+04-003,04-006,04-008,04-009, 
04-012.04-016.04-040.04-042 125 125

3.11. На нецромерзших болотах, в плы
вунах

04-001+04-003,04-006,04-008, 
04-009,04-016.04-040,04-042 1,4 1,4

3.12. По просекам, кустарникам и  неглу
боким оврагам

04-001+04-003,04-006,04-008,04-009, 
04-016.04-040.04-042 1,1 U

3.13. В горных условиях, на крутых 
склонах (косогорах) и щит глубоких ов
рага*

04-001+04-003,04-006,04-008,04-009, 
04-011,04-016,04-040,04-042 13 13

3.14. По вспаханному полю 04-008.04-009.04-040 1.16 1.16
3.15. В скальных и мерзлых грунтах 04-001+04-003.04-042 13 13
3.16. В сыпучих грунтах 04-001+04-003.04-042 и 13

42



Т Е Р  81-02-33-2001.  К т д я  I  К расн одарски й  край

Условия применения Номер таблиц расценок

К оэф ф и ци ен т

к  оплате (нормам 
затрат) труда ра- 

бочих-строигелей

к  стоимости 
(нормам затрат) 

эксплуатации 
машин

3.17. В охранной зоне ВЛ, в местах про
хождения коммуникаций электроснаб
жения или вблизи объектов, находящих
ся под напряжением

04-001,04-002,04-006,04-008, 
04-009,04-011,04-012,04-016, 
044)40,04-042

W

Примечание.
1. К  горным относятся участки со средним продольным, поперечным или продольно-поперечным уклоном свыш е 

1.5, а  к  косогорам • участей трассы , проходящие по склонам отдельных возвыш енностей (не в  горных районах) с кру
тизной ската более 1:5.

2 . Коэффициенты по позициям 3 .10,3.11 и  3.14 применяю тся в  расчетах за выполненные работы при подтверждении 
выполнения этих работ соответствующ ими актами.

№& расценок
Наименование н характеристика в том числе, втб. Затраты

ций Ек-юморе- Прямые
затраты,

руб.
оплата

эксплуатация
машин материалы труда ра- 

бошх-
(Коды неуч- Наименование н характеристика ton труда вт.ч. расход не- строите-
теншхмате- неучтенных расценками моте- рабочих всего оплат* учтенных лай,

Шилов) риалов труда материалов ч е м
1  ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0JS-3S кВ

ТАБЛИЦА 334)4-001. Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 038-10 кВ из нроинтанных деталей
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38. <>-10кВ д  пропитанных вольных стоек

33-04-001-1 одностоечных 1 опора 149,24 25,04 12420 8,10 • 3,17
102-9061 Детали опор пропитанные м3 - • • * П -
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - - - п -
110-9160 Крюки кг - - • • п -

Материалы (Техласть табл. 3) - - - . О -
33-04-001-2 одностоечных с подкосом 1 опора 302,51 49,85 252,66 16,50 - 631

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - • - п -
110-9030 Изоляторы штыревые ШГ. - - • - п -
11049160 Крюки кг • - - - п -fO11 - - - - о -

33-044Ю1-3 А-образных угловых промежу
точных 1 опора 399,79 88,64 311,15 19,31 - 1122

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Юм т - - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - п
110-9091 Штыри шт. - - п
110-9160 Крюки КГ - - п
201-9285 Траверсы стальные т - - п

Материалы (Техласть табл. 3) - - а
334М4Ю1-4 А-образных концевых, анкерных 1 опора 438,67 114,08 324,59 19,31 - 14,44

101-1714 Б олт строительные с гайками и 
шайбами т - - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Юм т - - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п
110-9091 Штыри шт. - - п
1104)160 Крюки кг - - п
201-9285 Траверсы стальные т - - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - О
Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ нз пропжгаиных цельных стоек для со-1|В1I

334)44)01-5 одностоечных 1 опора 189,20 47,56 141,64 821 - 6,02
101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами т - - п
102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - п
110-9091 Штыри шт. - - п
110-9160 Крюки кг - - п

Материалы (Техласть табл. 3) - - *
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№ &  расценок
Ни«ли№ ОТ1г  н харятстерцтвш  
строительных работ н  конструк

ций Ея. тонере- Прямые
затраты»

руб.

Затраты 
труда ра- 

( м в -
строите

лей»
чел-4.

оплата
трудя

рабочих

эмш дуятш аи материалы
(Кодмнеуч-

п и и ш ш п -
_ _ в г л м >

Н аименовании характеристика
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
33-04-001-6

101- 1714

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
110-9160 
201-9261

с подкосом угловых промежу
точных
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Д елит опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Д етали крепления стальные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора

т

м3
шт.
шг.
кг
кг

333,94 70,94 265.00 16,61

П

п
л
п
п
п
.

8,98

33-04-001-7

101- 1714

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
1104*160 
201-9261

с полкосом концевых, анкерных 
Б олы  строительные с гайками и 
шайбами
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые.
Штыри
Крюки
Детали крепления стальные 
Материалы (Техластьтабл. 31

1 опора 

т

м3
шг.
шт.
кг
кг

356,73 84,18 272,55 16,61

п
п
п
п
п
п
•

10.82

У становка с  помощью механизмов деревянных овор ВЛ 0,38, б-10кВ из пропитанных деталей с одинарны
ми приставками

33-04-001-8

101- 0824

102- 9061 
110-9030 
110-9160 
201-9266 
440-9062

одностоечных
Проволока черная диаметром 
6.0-6.3 мм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Хомуты стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 

т

м3
ШТ.
кг
кг

шг.

188,51 50,03 138.48 8,10

п
п
п
п
п
п
*

6,54

33-04-001-9

101- 0824

102- 9061 
110-9030 
110-9160 
201-9266 
440-9062

одностоечных с подкосом 
Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые
Крюки
Хомуты стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 

т

м3
шг.
кг
кг

шт.

380,28 99,91 28037 1630

п
п
п
п
п
п
•

13.06

33-04-001-10

101-0824

101-1714

101- 9341

102- 9061 
110-9030 
1109091 
1109160 
2019261 
2019266 
2019283 
4409062

А-образных угловых промежу
точных
Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм
Болты строитежные с тайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детаят крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3 )

1 опора

т

т

т

м3
шт.
шг.
кг
кг
кг
т

шг.

476,80 137,09 339,71 1931

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
.

17,92
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Наименование и  характеристика в  том числе, руб. Затраты
Ш А  расценок строительны! работ и  конструк

ций Ед. тонере- Прямые
затраты,

руб.

оплатя
эксплуатация

машин материалы труда ра
бочих-

(Коды неуч- Наименование н  характеристика КИЯ ТРУД* вт.ч. расход не- строите-
тенныхмате- неучтенных расценками мате- рабочих всего оплата учтенных лей.

отлов) ШИЛОВ труда матепиалов чел.-ч.
33-04-001-11 А-образных концевых, анкерных 1 опора 517,85 164,70 353,15 1931 - 21,17

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - - - - П -

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - - - - п -

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - • • - п -
110-9030 Изоляторы штыревые пгг. - • - * п -
110-9091 Штыри пгг. - - - - п -
110-9160 Крюки кг - - - - п •
201-9261 Детали крепления стальные юг • - - - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - - - - п -
201-9283 Траверсы стальные т - - - - п -
440-9062 Приставки железобетонные пгг. - - - - п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - - • -
У становка с  помощью м ехан и зм » деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей с  одинарными
приставками для совместной подвески п р о во д »

33-04-001-12 одностоечных 1 опора 229,05 73,13 155,92 8.51 . 9,40

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - п

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые ПГГ. - п
110-9160 Крюки кг - п
201-9261 Детали крепления стальные кг • п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п

Материалы (Техласть табл. 3) - о

33-04-001-13 одностоечных с подкосом угло
вых промежуточных

1 опора 413,96 120,41 293,55 16,61 - 15,74

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - п

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - п
1104160 Крюки кг - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - О

33-04-001-14 одностоечных с  подкосом конце
вых, анкерных

1 опора 435,75 134,64 301.11 16,61 - 17,60

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - - п

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - п

102-9061 Детали опор прошпанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - п
110-9160 Крюки кг - - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
201-9266 Хомуты стальные кг - - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - • о

У становка с  немощью м ехан и зм » деревянных опор ВЛ М 8,6-10кВ  из пронитаииых деталей с  двойными

33-04-001-15 одностоечных 1 опора 229,54 63,04 166,50 9.65 - 8,24

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - - п -

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - п -
110-9160 Крюки кг - - п
201-9266 Хомуты стальные кг - - п -
440-9062 Приставки железобетонные шг. - - п -

М атериала (Тех.часть табл. 3) - - • •
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HmiaiOBM ioM xafoicTopiicniiai a m w i f i W l З а т р а т
W > |k u h » ic строзп ели аа работ мнонструк- эю зиуягацм труда ра-

ШЙ Е »  замере- П ряж и
затраты»

РУ*

оплата бочнх-
0 СМН1Ц Ч - HiHMfiiMHQtf м а р к и ц о т ч а ИНН труда ВТ.Ч. расход ме- строите-

ТСЙШПМП* i M f i w i i  у т п т и м  u r n - р а б о т всего оплата у ч т е м  it лей.
•и»м»> м тяш труда матеыило» ЧСЛ.-Ч.

33-04-001-16 одностоечных с подкосом 1 опора 460,25 125,84 334,41 19,41 . 16,45

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-6 J  мм т - П

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - п
110-9160 Крюки кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
440-9062 Приставки железобстонпые шт. - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - *

33-04-001-17 А-образных угловых промежу
точных 1 «ю ра 556,77 163,02 393,75 22,21 - 21,31

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-6.3 мм т - - п

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
10 м т - - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п
110-9091 Штыри шт. - - п
110-9160 Крюки кг - - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
201-9266 Хомуты стальные кг - - п
201-9285 Траверсы стальные т - • п
440-9062 Приставки железобетонные шт. - • п

Материалы (Техчасть табл. 3) - - •
33-04-001-18 А-образных концевых, анкерных 1 опора 598,27 191,08 407,19 22,21 - 24,56

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-6 3  мм т - - п

101-1714 Б о л т  строительные с гайками и 
шайбами т - - п

101-9341
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - . п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п
110-9091 Штыри шт. - - п
110-9160 Крюки кг - - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
201-9266 Хомуты стальные кг - - п
201-9285 Траверсы стальные т - • п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - • п

Материалы (Техчасть табл. 3> - • •
У становка с помощью механизмов деревянны х опор ВЛ 0,38-10 кВ  из пропитанных деталей с двойными
приставками для совместной подвескн проводов одностоечных

33-04-001-19 одностоечных 1 опора 265,93 84,84 181,09 9,86 - 11,09

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - п

101-1714 Б о л т  строительные с гайками и
«лайбами т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - п
110-9160 Крюки кг - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. • п

Материалы (Техчастьтабл. 31 - •
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Наименование и характеристика в той «весле. вт& Затраты 
ТРУД* ра
бочих-

J6J& расценок страотешнл работ и конструк
ций Еж кхмере- Прямые

затраты,
руб-

оплата
эксплуатация материли

(Коды неуч- Наименование и характеристик* ЮН труда в т л расход не- строите-
тсниш мт* ш учпю ш п рлгиптсллм мну- рабачнх всего оплата унтам и лей,

милов) ■налов труда материалов ч е м .
33-04-001-20 с подкосом угловых промежу

точных
1 опора 493.93 14634 347,59 19,51 - 19,13

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм

т - - П

101*1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами

т - - П

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - п
110-9160 Крюки кг - - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - ** п
201-9266 Хомуты стальные кг - * п
440-9062 Приставки железобетонные шт. - - п

Материалы (Тех.частъ табл. 3) - * 0
3304-001-21 с подкосом концевых, анкерных 1 опора 515,65 160,50 355,15 19,51 • 20,98

1010824
Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - - п

101-1714
Болты строительные с гайками и 
шайбами

т - - п
102-9061 Детали опор пропитанные м3 • • п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п
110-9160 Крюки кг - • п
201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
201-9266 Хомуты стальные кг • * п
440-9062 Приставки железобетонные шт. - - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - • •
ТАБЛИЦА 3304-002. У становка вручную деревянных опоп ВЛ 038,6-10 кВ  нэ шмшнтаниых деталей

У становка вручную деревянных опор ВЛ 038 .6 -10  кВ  из пропитанных пельны х стоек длиной
3304002-1 до 9,5 м одностоечных 1 опора 3935 25,07 1438 - з з з

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - - п .
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - • п .
110-9160 Крюки кг - - - п -

Материалы (Техчасть табл. 3) • - * о -

3304002-2
до 9,5 м одностоечных с одним
ПОДКОСОМ

1 опора 81,50 52,10 29,40 - 7,04

102-9061 Детали опор пропитанные м3 • • «м п •
1100030 Изошпоры штыревые ШТ. - • - п -
1100160 Крюки кг - • - п .

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - 0 .

3304002-3
до 9,3 м А-образных угловых 
промежуточных

1 опора 131Д7 8434 47,03 - и з о

101-1714 Болты строительные с  гайками н 
шайбами т - - п

1010341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - п
1100030 Изоляторы штыревые ШТ. - - п
1100091 Штыри шт. - • п
1100160 Крюки кг - - п
2010261 Детали крепления стальные кг - - п
2010285 Траверсы стальные т - - п

Материалы П ех.часть табл. 3) • - 0

3304002-4 до 9,5 м А-образных концевых, 
анкерных
Болты строительные с  гайками и 
шайбами

1 опора 168,15 107,68 60/47 - 1430

101-1714 т - - - п
1010341 Сталь стержневая диаметром до 

Ю м
т - - - п

1020061 Д етаж  опор пропитанные м3 - - - п
1100030 Изоляторы штыревые шт. - - * п
1100091 Штыри шт. - - - п
1100160 Крюки кг - • - п
2010261 Детали крепления стальные IX - - - п
2010285 Траверсы стальные т - - - п

Материалы (Техчасть табл. 3 ) - - - о
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ТЕР 81-Ю-33-2001. Книга I 1 » ш > » р с м * |р й

JU b  расценок
Н итпю вам иг и  харакгериспвеа 
стрыггггшыгт работ икоиструк-

Е цкш ере- П р аш е
затраты»

ю *

в  тем  числе, руб. Затраты
тю да ра

бочих- 
строите

лей, 
ч е м

оплата 
^труда

э и а ц р т и и материалы

(Коды неуч- Н и м то вм м е м х ар м етещ тят  

мили»
всего

ВТл. 
оплата 
труда

расход не- 
pnODMS

33-04-002-5
102-9061
110-9030
110-9160

свыше 9,5 м одностоечных 
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Материалы (Тсхчасть табл. 31

1 опора 
м3 
шт. 
кг

47,85 30,21 17,64
П
п
п
•

4,15

33-04-002-6

102-9061
110-9030
110-9160

свыше 9,5 к  од ностоечных с од
ним подкосом 
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Материалы (Техчастъ табл. 31

1 опора

м3
шг.
кг

97,29 62,01 35,28

п
п
п
о

8 3 8

33-04-002-7

101-1714

101- 9341

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
110-9160 
201-9261 
201-9285

свыше 9,5 ы А-образиых угловых
промежуточных
Болты строительные с  гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детали крепления стальные 
Траверсы стальные 
Материалы (Техчастъ табл. 3)

1 опора 

т

т

м3
шт.
шг.
кг
кг
т

159,98 101,19 58,79

п
п
п
п
п
п
п
п
*

13,90

33-04-002-8

101-1714

101- 9341

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
1104160 
201-9261 
201-9285

свыше 9,5 м А-образных конце
вых, анкерных
Болты строительные с гайками и
п м Ш м и н

Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детали крепления стальные 
Траверсы стальные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 

т  

т

м3
Ш Г.
шг.
кг
кг
т

201,75 129,52 72ДЗ

п
п
п
п
п
п
п
п
•

1730

У становка вручную деревянных опор ВЛ 0,38,6-10 кВ  нз вровн таш п и  деталей длиной до 9,5 и  с одинар
ными приставками

33-04-002-9

101- 0824

102- 9061 
110-9030 
110-9160 
201-9266 
440-9062

одностоечных
Проволока черная диаметром 
6 .0-63 мы
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Хомуты стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 

т

м3
шг.
кг
кг

шт.

72,22 46,18 26,04

п
п
п
п
п
п
е

634

33-04-002-10

101-0824

101- 1714

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
110-9160 
201-9261 
201-9266 
201-9285 
440-9062

одностоечных с  одним подкосом 
Проволока чериая диаметром 
6.0-63 мм
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Детали опор пропитанные
Изоляторы штыревые
Штыри
Крюки
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 

т

т

м3
шг.
шт.
кг
кг
кг
т

шт.

150.05 95,46 54,59

п
п
п
п
п
п
п
п
п
л
*

12,90
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ТЕР 81-02-33-2001. К и п  1 К р ааи д аваа-^ -ц Л

№№ расценок
Наименование н характеристика 
строительных работ и конструк

ций Ед. тмере- 
MUR

Пришве
затраты,

РУ *.

в том числе. Затраты
труда ра
бочих- 

строите
лей.

чел-ч.

оплата
труд»

рабочих

жеппуатащив втерт» !
(Кодн неуч
тенных мате- 

виалов)

Намкаминиме к характеристика 
исучтсншд расценками матс- 

виалю
всего

ВТ.Ч.
опят
ТРУДЯ

расход не- 
учгевшых

материалов
33-04-002-11

101-0824

101-1714

101- 9341
102- 9061 
110-9030 
110-9091 
110-9160 
201-9261 
201-9266 
201-9285 
440-9062

А-образных угловых промежу
точных
Проволока черная диаметром 
6.0-6.3 мм
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Юм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т 

т 

т
м3
шт.
шг.
кг
кг
кг
т

шг.

199,40 128,01 7139

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
.

17,00

33-04-002-12
101-0824

101- 9341
102- 9061 
110-9030 
1104)160 
201-9266 
440-9062

А-образных концевых, анкерных 
Проволока черная диаметром 
6.00.3 мм
Сталь стержневая диаметром до 
Юм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Хомуты стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 
т

т
м3
шг.
кг
кг
шг.

236,18 15135 84,83
п
п
п
п
п
п
п•

20,10

оаор ВЛ 038,6-10 кВ из нроамтанных деталей длиной свыше 9,5 м с оди-
вармыш ■риштами

33-04-002*13
101- 0824
102- 9061 
110-9030 
110-9160 
201-9266 
440-9062

одностоечных
Проволока черная диаметром 
6.0-6 3 мм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Крюки
Хомуты стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Тех часть табл. 31

1 опора 
т
м3
шт.
кг
кг
шг.

81,64 5234 29,40
п
п
п
п
п
пе

7,06

33-04-002-14
1010824

101-1714

101-9341
1020061
1100030
1100091
110-9160
2010261
2010266
2010283
4400062

одностоечных е одним подкосом 
Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Юм
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детали крепления стальные 
Хомуты стал>ные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Техчасть табл. 3)

1 опора 
т

т

т
м3
шг.
шт.
кг
кг
кг
т

шг.

164,71 105,08 59,63
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п.

1430
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ТЕР 81-02-33-2001. Кит» 1 К ц п в д и к и * т*

Н аю кяом м е и характеристика ■ п и ч к ш м С Затраты
ЛИО рееуеиок етроитглыцр работ и конструм- Прямые

затраты»
руб.

эксплуатавш материалы труда ра-
ций Ед.кзмере- ш и т а машин бочмх-

(Калы неуч- Наимемовашк и характеристика НИИ труда вт.ч. расход не- строите-
генных юте* неучтенных расцемсями мате- рабочих всего оплата учтенных лей,

пиалоа! риалов труда материалов чела-ч.
33-04-002-15 А-образных угловых промежу

точных 1 опора 228,93 145,78 83,15 - 19,70

Ю1-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - п

101-1714 Болгы строительные с гайками и 
шайбами т - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. - п
110-9091 Штыри шт. - п
110-9160 Крюки кг - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
201-9285 Траверсы стальные т - П
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п

Материалы (Техластьтабл. 3) - •
33-04-002-16 А-образных концевых, авкерных 1 опора 269,те 173,19 96,59 • 23,00

101-0824 Проволока черная диаметром 
6 .0 6 3  мм т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
110-9030 Изоляторы штыревые ШГ. - п
110-9091 Штыри шг. - п
110-9160 Крюки кг - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
201-9285 Траверсы стальные т - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - а
Установка вручную деревянных опор ВЛ 03 8 ,6 -1 0 кВ  из нроннташш х деталей длиной до 9 £ м  с  двойными
приставками

33-04-002-17 одностоечных 1 опора 92,80 5930 33,60 . 8,00
101-0824 Проволока черная диаметром 

6.0-63 мм т - п -
102-9061 Детали опор пропитанные м3 • п •
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - п -
110-9160 Крюки КГ - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - п .
440-9062 Приставки железобетонные шт. - п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) - * -
33-04-002-18 одностоечных с одним подкосом 1 опора 19033 12136 68,87 • 16,40

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - П -

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п •
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - П -
110-9160 Крюки кг - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - п *
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п •

Материалы (Тех.часть твбл. 31 . • •

33-04-002-19 А-образных угловых промежу
точных 1 опора 240.88 15437 86,51 - 20,50

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т - - - п -

101-1714
Болты строительные с  гайками и 
шайбами т - - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
10м т - - - п -

102-9061 Детали опор пропитанные м3 . - • П •
110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - • п -
110-9091 Штыри шт. . - - п •
110-9160 Крюки кг - - - п •
201-9261 Детали крепления стальные кг • - - п -
201-9266 Хомуты стальные кг . • - п •
201-9285 Траверсы стальные т • - • п
440-9062 Приставки железобетонные шт. • • • п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - ф -
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ТЕР 81-02-33-2001. Книга 1 Краснодарский край

Наименование и характеристика в том числе. D7& Затраты
ММ расценок строительных работ и конструк

ций Еа. минере- Прямые
затраты»

ГУ*.
оплата

эксплуатация
машин материалы труда ра

бочих-
(Коди неуч- Наименование и характеристика ИНН труда вт.ч. расход не- строите-

темных мате- неучтенных расценками мате- рабочих всего оплатя учтенных лей,
опалов! молов труда магтееналов чел-ч.

33-04-002-20 А-образных концевых, анкерных 1 опора 27533 17538 99,95 . 23,70
101-0824 Проволока черная диаметром 

6.0-63 мм т - • - • П -
101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами т - • - - п -
101-9341 Сталь стержневая диаметром д о 

Юм т - - - - п -
102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - - . п .
110-9030 Изоляторы штыревые шт. * - - • п -
110-9091 Штыри шт. • - - - п •
110-9160 Крюки кг * • - - п •
201-9261 Детали крепления стальные кг • * - - п -
201-9266 Хомуты стальные кг • - - - п -
201-9285 Траверсы стальные т - * - - п -
440-9062 Приставки железобетонные шт. • - - - п -

Матеоиалы (Техчасть табл. 3) • • • • * •
Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной свыше 9,5 и с двой-
нымн приставками

33-04-002-21 одностоечных 1 опора 10233 6537 36,96 - 8,82
101-0824 Проволока черная диаметром 

6.0-63 мм т п
102-9061 Детали опор пропитанные м3 п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. п
110-9160 Крюки кг п
201-9266 Хомуты стальные кг п
440-9062 Приставки железобетонные шт. п

Матеоиалы (Техчасть табл. 3) о
33-04-002-22 одностоечных с одним подкосом 1 опора 205,73 130,98 74,75 - 17,70

101-0824 Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм т п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 п
110-9030 Изоляторы штыревые шт. п
110-9160 Крюки кг п
201-9266 Хомуты стальные кг п
440-9062 Приставки железобетонные шт. п

Материалы (Техчасть табл. 3)
33-04-002-23 А-образных угловых промежу-

ТОЧНЫХ
1 опора 269,11 171,68 97,43 - 2330

101-0824 Проволока чернав диаметром 
6.0-63 мм т - - - п -

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т * - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Юм т - • • п -

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - - - п -
110-9030 Изоляторы штыревые шт. * * • п *
110-9091 Штыри шт. * * • п *
1104)160 Крюки кг • * • п
201-9261 Детали крепления стальные кг • - • п "
201-9266 Хомуты стальные кг • • * п *
201-9285 Траверсы стальные т • • * п
4409062 Приставки железобетонные шт. * * * п

Матеоиалы (Техчасть табл. 3) * * • *

51



ТЕР 81-02-33-2001. К нига! Краснодарский край

W 6  расценок
Наименованием характеристика 
строительных работ н  конструк

ций ЕД. минере-
НИЛ

Прямые
затраты,

руб.

в  том числе, руб. Затраты 
труд» ра

бочих- 
строите

лей,
чед-ч.

оплата
ТЮД»

рябпчмт

эш щ уотацш м атериал.
(Колы неуч

тенных мате- 
вкм ов)

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками мете- 

гостов
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

расход нс- 
учта— п  

матеоиалов
3344-002-24

101-0824

101-1714

101- 9341

102- 9061 
110-9030 
110-9091 
110-9160 
201-9261 
201-9266 
201-9285 
440-9062

А-образных концевых, анкерных 
Проволока черная диаметром 
6.0-63 мм
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Детали опор пропитанные 
Изоляторы штыревые 
Штыри 
Крюки
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

т

т

м3
ПГГ.
пгг.
кг
кг
кг
т

шт.

312,01 200,30 111,71

-

п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
п
•

26,60

ТАБЛИЦА 33-04-003. У становка железобетонных ояор ВЛ 0 3 8 . 6-10 кВ
У становка железобетонных ово<»ВЛ 0*38,6-10 кВ  с траверош м  без приставок одностоечных

33-04-003-1

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9266
201-9285

446-2011

одностоечных
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
10м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованныедяя опор 
Материалы (Тех-частъ табл. 3)

1 опора 

т

т

шт*
шг.
кг
т

м3

156,74 30,02 126,72 8,10

п
п
п
п
п
п
п
•

3,80

33-04-003-2

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285

446-2011

с одним подкосом
Болты строительные с гайками и
шайбами
Столь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех-часть табл. 31

1 опора 

т

т

шг.
шг.
кг
кг
т

м3

360,13 62,41 297,72 19,31

п
п

п
п
п
п
п
п
•

7,90

33-04-003-3

101-1714

101-9341

1109030
1109091
201-9261
2019266
2019285

446-2011

с двумя подкосами
Болты строительные с гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

т

шт.
шг.
та
кт
т

м3

574,32 95,67 478,65 31,24

• 
а 

а
а

а
а

а
 а

 
а 

. 12,11
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ТЕР 81-02-33-100!. Книг» 1 Краснодарский край

№№ расценок
Наименование н  характеристика 
строительных работ и  конструк

ций Ед.нзмере-
ю т

Прямые
затраты,

руб.

в  таи  числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих- 
строите

лей,
ЧСЛ.-Ч.

оплата
труда

рабочих

экстнцпигаавш материалы
(К одл неуч

тенных мате
риалов)

Наименование и характеристик» 
неучтенных расценками мате

риалов
всего

вт.ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
Установка железобетонных опор для совместной подвеска проводов ВЛ О Д  6*10 кВ  без приставок одно* 
стоечных

33-04-003-4

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9266
201-9285

446-2011

одностоечных
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Стойки железобетонные внбри- 
роваяные два опор 
Материалы (Тсх.часть табл. 3)

1 опора

T

т

птг.
шт.
кг
т

м3

185,30 43,92 141,38 8,62

п
п
п
п
п
п
п
•

5,56

334)4-003-5

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285

446-2011

с одним подкосом
Болты строительные с гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованиыедла опор 
Материалы (Тех.часть табл. 31

1 опора 

т

т

ПГГ.
шт.
кг
кг
т

м3

389,22 78,84 31038 19,62

п
п
п
п
п
п
п
п
•

9,98

334)4-003-6

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285
440-9062

446-2011

с  двумя подкосами
Болты строительные с гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

т

пгг.
шт.
кг
кг
т

шт.

м3

632,74 119,35 51339 32,80

п
п
п
п
п
п
п
п
п
•

1534

У становка железобетонных опое ВЛ 0 3 8 . 6-10 кВ  с  траверсами с одт а р н ы м и  игшетавкамм одностоечных
334)4-003-7

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9266
201-9285
440-9062

446-2011

одностоечных
Болты строительные с гайками и 
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыря
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри- 
роватшыедлтотюр 
Материалы (Тех-чаеть табл. 3)

1 опора 

т

т

шт.
шт.
кг
т

шт.

м3

180,32 45,20 135,12 8,10

п
п
п
п
п
п
п
п
•

5,81

5 3



ТЕР И -02-33-2001. К и м а 1 К раоидяряаШ врай

П отпиппиии и 11|И11 i if ir iM » в  том числе, ю б. Затраты  
труда ра- 

бочнх-
JftTft ращ гиог c tfM R c m ia  работм  юомструк-

Еж минере- Прямые
•платя

зм еа^аташ и материалы
(K « w ittj4 -
и м и и г о -

■мши»)

H w in iim w if н  » р ц т г |н т и 1 ш ш затраты,
ю * всего

ат.ч .
оолетв
труда

расход не- 
у ч тя  м ы т

строите
лей ,

чел -ч .
33-04-003-8

101-1714

101-9341

1104030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285
440-9062

446-2011

с  одним подкосом
Болты строительные с  гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех. часть табл. 3)

1 опора 

т

т

шг.
П1Г.
кг
кг
т

шг.

м3

407,25 92,74 314,51 1931

•

•

•

П

П

п
п
п
п
п
п
п
*

11,92

33-04-003-9

101-1714

101-9341

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285
440-9062

446-2011

с  двумя подкосами
Болты строительные с гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех. часть табл. 3 )

1 «ю ре 

т

т

ш г.
ш г.
кг
кг
т

ш г.

м3

644,98 141,13 503.8S 3134

п
п
п
п
п
п
п
п
п
.

18,14

У становка ж елезобетонных опор для совместной водвескн ироводов ВЛ 0,38,6-10 кВ  с  одинарными шрн- 
ставкам н одностоечных

334)4-003-10

101-1714

одностоечных
Болты строительные с гайками и  
шайбами

1 опора 

т

208,67 58,89 149,78 8,62

п
7.57

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т п

110-9030
110-9091
201-9266
201-928S
4404062

446-2011

Изоляторы штыревые 
Штыри
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри- 
ро&оцлые для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3 )

ШГ.
шт.
кг
т

шт.

м3

п
п
п
п
п
п
•

334)44)03-11

101-1714

1014341

1104030
1104091
2014261
2014266
2014285
4404062

446-2011

с  одним подкосом
Болты строительные с  гайками и
шайбами
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м
Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибрн- 
рованные для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

т

шт.
шг.
кг
кг
т

шт.

м3

436,09 108,92 327,17 19,62

п
п
п
п
п
п
п
п
п
.

14,00
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ТЕР 81-02-33-2001. Книга 1 Краснодарский крой

№№ расценок
Наименование и  характеристик* в  том  числе. D9& Затраты  

т д о е  Ра
бочих-

строительных работ н  конструк
ций Ед. m w p t. Прямые

оплата
этатухпатш

машин м атериала
(Коды неуч- Наименование и  характеристик* имя

руб. труда 1ТЛ расход не- строите-
темных мате- неучтенных расценками мяте- рабочих всего оплата учтенных лей.

о т л о в ! виш и» труда матеаиалов чел -ч .
33-04-003-12 с двумя подкосами 1 опора 704,85 16626 538,59 32,80 * 2 1 2 7

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т П

101-9341
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т П

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-9285
440-9062

446-2011

Изоляторы апыреаые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы сталош е 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри-

шг.
шт.
кг
кг
т

шт*

м3

п
п
п
п
п
п
прованные дна опор

Материалы (Техластъ табл. 3) •
У становка железобетонных опор ВЛ 0.38.6-10 кВ  с  траверсам и с  лппймымн приставкам и nim ncrnem u*

33-04-003-13 одностоечных 1 опора 221,16 58,60 162,56 9,55 • 7,66
101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами т - т п
101-9341 Сталь стержневая диаметром до 

Ю м т - Ф п
110-9030 Изоляторы штыревые шг. . • п
110-9091 Штыри шг. - • п
201-9266 Хомуты стальные кг - • п
201-9285 Траверсы стальные т - * п
440-9062 Приставки железобетонные шт. - • п
446-2011 Стойки железобетонные вибри- 

рованные для опор м3 - п
Материалы (Тех.часть табл. 3) - •

334)4-003-14 с одним подкосом 1 опора 487.46 119.49 367,97 22.11 • 1522
101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами т - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - п

110-9030 Изоляторы штыревые шг. - п
110-9091 Штыри шт. • п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
201-9285 Траверсы стальные т - п
440-9062 Приставки железобетонные шт. - п
446-2011 Стойки железобетонные вибрн- 

роватшые для опор м3 - п
М атериалы (Техластъ табл. 3 ) - ♦

33-04-003-15 с  двумя подкосами 1 опора 766.82 18123 585,59 35.50 • 23.69

101-1714 Болты строительные с  гайками и 
шайбами т - п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т - п

110-9030 Изоляторы штыревые шг. - п
110-9091 Ш тыри ппг. - п
201-9261 Детали крепления стальные кг - п
201-9266 Хомуты стальные кг - п
201-9285 Траверсы стальные т - п
440-9062 Приставки железобетонные шг. - п
446-2011 Стойки железобетонные вибри

рованию  для опор м3 - п
М атериалы (Тсх-частъ табл. 3 ) - *

5 5



ТЕР 81-02-35-2001. Книг» 1 Краснодарский край

Пеименоваюе и  характеристика в  том числе» руб. Затраты
W i  расценок с т р а т а м и  работ и  коиструк-

£ д  камере-
Прайме оплата

эгадуатм аш материалы (очкх-
(К али н и н - ТТшгтгппгпп-т Г —1------ 1-----П— там

ю *
труда штл расход не- строите-

теш а it митп iinj~fiiron it р ш тм гм м  м ал рабо—it всего о п я т у т и ш и лей.
м илов! •налов ТРУД» материалов « К М

У становка « в ю о б е т а ш п  оиор дли совместной надвеси! проводов ВЛ 0,38,6-10 кВ  с  двойными пристав-
камм одностоечных

33-04-003-16 одностоечных 1 опора 247,86 72,06 173,80 9,96 - 9,42

101-1714
Болты строительные с гайками и 
шайбами т п -

101-9341
Сталь стержневая диаметром до 
Ю м т п

110-9030
110-9091
201-9266
201-928$
440-9062

446-2011

Изоляторы штыревые 
Штыри
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри-

шт.
шг.
кг
т

шт.

м3

п
п
п
п
п

прованные дяяооор
Материалы (Тех.часть табл. 3 ) •

33-04-003-17 с  одним ПОДКОСОМ 1 опора 316,88 13S.41 381,47 22.42 - 17.70

101-1714
Болты строительные с гайками и 
шайбами т п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м

т п

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-928$
440-9062

446-2011

Изоляторы штыревые 
Штыри
Д етали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри-

шт.
шт.
кг
кг
т

шт.

мз

п
п
п
п
п
п

прованные для опор
Материалы (Тех.часть табл. 3) *

33-04-003-18 с двумя подкосами 1 опора 824,8S 203,94 618,91 36,9$ - 26,92

101-1714
Б олы  строительные с тайками и 
шайбами т п

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Ю м

т п

110-9030
110-9091
201-9261
201-9266
201-928$
440-9062

446-2011

Изоляторы штыревые 
Штыри
Детали крепления стальные 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Приставки железобетонные 
Стойки железобетонные вибри-

шт.
шг.
кг
кг
т

шг.

м3

п
п
п
п
п
п

прованные для опор
Материалы (Тех. часть табл. 3 ) о

ТАБЛИЦА 33-04-004. У становка а д м е п к и м  опор ВЛ 35 кВ  с  железобетонными вмбрвровавнымн стойками длиной
16,4 м

У становка одностоечных промежуточных опор ВЛ 35 кВ  с железобетонными вибрнроваяхы ми стойками
длиной 16,4 м

33-04-004-1 без тросостойки 1 опора 491,07 87,91 403,16 34,33 - 10,80

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

201-9266 Хомуты стальные кг • - • - п -
201-928$ Траверсы стальные т • - • - п -

4084)200
Смесь песчано-гравийная при-

м3 . . . . п .
родная
Стойки железобетонные вибри-446-2011 м3 прованные для опор
Материалы (Тех.часть табл. 3) • - - - ф •
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TEf81-02-33-2BQI, K M n  I  К ц о и д а р д а Д д и й

W ftfK U tH M t
E M M N B M K N zapancfH cnM i
строительных работ ■ кометою-

Едю м ере- Прямые
затраты,

ю *.

BTQM4MCJK.M1 Затраты 
труд» ра

бочих- 
строиге-

ч е м

•плата
ТРУД*

рабочих

эмапиогжпщп материиня

(Кедымеуч-
ю м ю п >

WMOB)

П |1МГ1и в и п т  н  и р т т  i i f f f i i n  
ш ут ш ла  расценкам! мате- •сего

•т .ч
о п я т
ТРУДА

расход не- 
р п о ш л  

мятеямален
33-04-004-2

101-1714

201-9266
201-9285
201-9298

408-0200

446-2011

с тросостойкой
Б о л ы  строительные о гайками и 
шайбами 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Тросостойки стальные 
Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Техластъ табл. 3)

1 опора 

т

л
т
т

м3

м3

518.13 93.04 425.09 36,57

П
П
п
п
п

п
•

11,43

У становка одностоечных анкерных опор ВЛ 35 кВ  е железобетонными вибрированиям и стойка-мн длиной 
16,4 м

334)4-004-3

101-1714

201-9266
201-9285

4084)200

446-2011

без тросостойки
Болты строительные с гайками и 
шайбами 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

кг
т

м3

м3

644,51 117,30 527,21 46,90

п
п
п
п

п
•

14,41

33-04-004-4

101-1714

201-9266
201-9285
201-9298

4084)200

446-2011

с тросостойкой
Болты строительные с гайками и 
шайбами 
Хомуты стальные 
Траверсы стальные 
Тросостойки стальные 
Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки железобетонные вибри- 
рованные для опор 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 опора 

т

кг
т
т

м3

м3

693,92 127,15 566,77 50,88

п
п
п
п
п

п
•

15,62

ТАБЛИЦА 334M4MS. У становка оттяж ек к  м о ю т  ВЛ
У ш и о м а  оттяж ек «мд—р « т *  к опорам ВЛ

33-04-005-1

101-1714

201-9040
201-9261

0,38 кВ
Болты строительные с гайками и
шайбами
Оттяжки
Детали крепления стальные 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 ОТТЯЖКА

Т

комплект
кг

14,08 9,04 5,04

п
п
п
•

1,20

334)4-005-2

101-1714

201-9040
201-9261

6-10 кВ
Болты строительные с гайками и
шайбами
Оттяжки
Детали крепления стальные 
Материалы (Тех.частъ табл. 3)

1 оттяжка 

т

комплект
кг

21,11 13,55 7,56

п
п
п
•

1,80

33-044Ю5-3

101-1714

201-9070
201-9261

35 кВ
Болты строительные с гайками и
шайбами
Трос
Детали крепления стальные 
Материалы (Тех.частьта6л. 3)

1 ОТТЯЖКА

т

м
кг

46,69 19,59 27,10 1,87

п
п
п
•

2,48

334)44)05-4

101-1714

201-9070
201-9261

Установка опхж ех двойных к
опорам ВЛ 35 кВ
Б олы  строительные с гайками н
шайбами
Трос
Детали крепления стальные 
Материалы (Т ех.частьтабл.3)__

1 оттяжка

т

и
кг

70,63 25,91 44,72 3,61

п
п
п
•

3,28
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ТЕР 81-02^3-3001. Ю м »  1 K N w w w m * iiM

И ап и гттм тг  -  - р — •т о м  числе, м б . Затраты 
ТРУД» ра

бочих-
ЯШ красшмок fip im W H H  ц Ь г и и и к ц р т -

Рдш м ерс- П р м к
затраты,

Й 6

опиата
а с а ц у п а а д материалы

(Коды неуч- Н и и ш м »  и  и ц и и р и п — IHH ТРУД» НТ.Ч. расход не- строите*
п я т и т - ктучгииж п р ю т а ш  миге- рабочих асом о п я т Ш 1 И 1 Т ней,

пм лм > шшяов труля чед-ч.
ТАБЛИЦА 334M4W6. У становка ригелей н а  стойка ■ приставка отоо ВЛ 038-lhcB

У становка на c r o t a  и  араставки  опор В Л 1 3 3 1 0  кВ  ригелей
33-04-006-1 деревянных 1 ригель 6 3 9 3,77 2 3 2 • 0,50

101-1714
Бсйпы строительные с гайками и 
шайбами т - п

102-9061 Детали опор пропитанные м3 - п
Материалы ГГех.часть табл. 3) - О

33-04-006-2 железобетонных 1 ригель 3,90 2 3 2 1.68 . озо
101-1714 Б олы  строительные с тайками и 

шайбами т - п

201-9266 Хомуты стальные кг • п

446-23S1 Ригели сборные железобетонные 
ВЛиО РУ м3 • п

Материалы (Тех-частьтабл. 3) - о
33-04-006-3 стальных 1 ригель 2,50 1.66 0,84 - 0 3 2

101-1714 Болты строительные с тайками и 
шайбами

т - п

201-9050 Ригели стальные кг . п
Материалы (Тех.частътабя. 3) - •

ТАБЛИЦА 33-04-007. У становка железобетонных ш ш г и  ригелей для онорВ Л  35 кВ
У становка железобетонных а л а т  для оаор ВЛ 35 кВ  анкетшых объемом до

33-04-007-1 ОД м3 1 шт. 4138 8,06 3332 336 - 0,99

101-1714 Болты строительные с тайками и 
шайбами

т п

101-1929

446-2301

Болты анкерные 
Плиты анкерные сборные желе
зобетонные ВЛ иО РУ

т

м3

п

п

33-04-007-2 0 3  м3 1 шт. 49Д5 9,69 39,56 3,98 • 1,19

101-1714 Болты строительные с тайками и
шайбами т п

101-1929

446-2301

Болты анкерные 
Плиты анкерные сборные желе
зобетонные ВЛ и ОРУ

т

м3

п

п

334)4-007-3 0.7 м3 1 шт. 86.81 16,93 69.88 7,09 . 2,08

101-1714 Болты строительные с тайками и 
шайбами т п

101-1929

446-2301

Болты анкерные 
Плиты анкерные сборные желе
зобетонные ВЛ и ОРУ

т

м3

п

п

33-044)07-4 0,9 м3 1 шт. 11031 21,73 88,58 8,96 • 2,67

101-1714
Болты строительные с гайками и 
шайбами т п

101-1929

446-2301

Болты анкерные 
Плиты анкерные сборные желе
зобетонные ВЛ и ОРУ

т

м3

п

п

У становка железобетонных ш ш т для опор ВЛ 35 кВ  опорных объемом до
334)4-007-5 035  м3 1ш т. 4537 8,95 3632 3,61 . 1.10

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

446-2321 Плиты пригрузочные и опорные 
сборные м3 • - - - п -

33-04-007-6 0,65 м3 1 шт. 7233 14,08 5835 5,85 . 1,73

101-1714 Болты строительные с тайками и 
шайбами

т - • - - п -

446-2321 Плиты пригрузочные и опорные 
сборные м3 - • - - п -

У становка железобетонных ригелей для опор ВЛ 35 кВ  объемом до

334)4-007-7 0,1 м3 при одном ригеле на стой
ку
Болты строительные с тайками и 
шайбами

1ш т. 74,51 11,46 63,05 6,59 - 1.45

101-1714 т - - - - п -

201-9261 Детали крепления стальные кг • • • - п -

446-2351 Ригели сборные железобетонные 
ВЛиО РУ м3 - - • • п -
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т а и - « ш - т й ш 1  |»дцим м *«и»

ПМЫПЮОМПН и  и р ж и р к т и к ! в  том числе» руб. З атраты
р асц ен ок е т у я п е л и а п  р а бот и  т м к т у у к - 

к и й В» камере* П равой*
за тр а ты ,

И * -

оплата
м п ц у п а в м м а т е р и а л ! ТРУД» Ра

боч и х-
(К о д ы  н еу ч - П м ви н п ви п м  и  характери сти ка ниш труда • т л расход не- строите-

тсн н ы х м а те - м у и в п м  Ц П 1П 1У 11И М Г>- рабочик всего опиата р п п ш п л ей .
р м м о в ) м ш в труда моте п а я — ч е м

33-04-007-8 0,1 м3 при двух ригелях на стой- 
«У
Болты строительные с гайками и 
шайбами

1 BIT. 97,99 15,17 82,82 8̂ 58 - 1.92

10Ы714 т - - - - П -

201*9261 Детали крепления стальные кг - - • * п
446*2331 Ригели сборные железобетонные 

ВЛнОРУ м3 * - - - п •

33-04-007-9 0,2 м3 при одном ригеле на стой* 
ку 1 пгг. 81,84 12,56 69,28 7,22 - 1.59

101*1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - * п -

201-9261 Детали крепления стальные кг - - - - п .

446*2331 Ригели сборные железобетонные 
ВЛнОРУ м3 - - - * п -

33-04-007-10 0,2 м3 при двух ригелах ва стой- 
*У
Болты строительные с гайками и 
шайбами

1 пгг. 110,43 17,06 93,37 9,70 - 2,16

101*1714 т - - - - п -

201*9261 Детали крепления стальные кг - - - - п .

446*2331 Ригели сборные железобетонные 
ВЛнОРУ м3 - - - - п -

Установка железобетонных ан*
334)44)07-11 керов для опор ВЛ 33 кВ цилин

дрических обммом до 0,12 м3
1 шт. 471,17 59,75 411,42 29,99 • 7,81

101*1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

101*1929 Болты анкерные т - - . - п •
201*9261 Детали крепления стальные кг - - - • п .

446-2991 Анкер цилиндрический железо
бетонный м3 - - - - п •

ТАБЛИЦА 33-044)68. Подвеска «поводов ВЛ 038 кВ
Подвеска неизолированных проводов ВЛ 038 кВ

1 км неизоли*
33-04-008-1 с помощью механизмов рованного 

провода при 315,10 147,78 367,32 4638 - 17,87
20 опорах

302-9079 Провод неизолированный т - - - * п .
Материалы (Тех-частъ табл. 3) - * - * О .

1 км неизоли*
33-04-008-2 вручную рованного 

провода при 301,09 198,62 102,47 - - 24,40
20 опорах

302-9079 Провод неизолированный т - - . - п .
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - • * -

1 км изолиро-
Подвеска изолированных прово- ванного про- 

вода с не
сколькими33-04-008-3 дов ВЛ 0,38 кВ с помощью меха

низмов
868,07 288,62 579,45 62,99 34,90

жалами при
30 опорах

307*9101 Провода самонесущие изолиро- 1000 м пванные
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - . О -
При увеличении количества опор н а  1 км ВЛ дэбавлятьк р а сц ен к е

33-044)08-4 33-044Ю8-1 1 опора 10,61 3,13 7,48 0,73 . 0,39
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - • • .

334>44Ю8-3 33-04*008*2 1 опора 4,45 2,77 1,68 . . 0,34
Материалы (Тех. часть табл. 3) . - . О .

33*04-008-6 33-04-008*3 1 опоре 13,60 2,81 10,79 1,14 • 034
Материалы (Тех.часть табл. 3) • - • -
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ММ расценок
Наименование и характеристика 
строительных равен и конструк

ций Ед- ю м ер е- 
ИМЯ

Прямые
затраты,

руб.

в том числе» D9& Затраты 
труд* ра

бочих- 
строите

лей, 
чел.-ч.

оплата
труд*

рабочих

эиспдуатаюш
машин материалы

(KW KQ4*
теншхмате-

мадов^

Наименование к  характеристика 
неучтенных расценками махе-

__________ п а я я » __________
всего

ВТ.Ч.
оплате
труда

расход не
учтенных 

мхгепилов
ТАБЛИЦА 33-04-009. Подвеска проводов ВЛ 6-10 vR

Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в  ненаселенной м еслосп  сечением

33-04-009-1

110-9009
110-9032
502-9079

д о 35 мм2 с помощью механиз
мов
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

1583,82 397,52 118630 151,87

п
П
п
•

4738

33-04-009-2

110-9009
110-9032
502-9079

свыше 35 мы2 с помощью меха
низмов
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

1691,39 410,61 1280,78 162,87

п
п
п
•

48,94

33-04-009-3

110-9009
110-9032
502-9079

до 35 мм3 вручную

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех-частъ табл. 3)

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

781,51 515,26 26635

п
п
п
•

6330

33-04-009-4

110-9009
110-9032
502-9079

свыше 35 мм2 вручную

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Техласть табл. 3)

1 км ливни (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

808.03 535,90 272,13

п
п
п
•

64.80

Подвеска п ро в о д о в  ВЛ 6-10 кВ в  населенной местности сечением

33-04-009-5

110-9009
110-9032
502-9079

до 35 мм2 с помощью механиз
мов
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

2191,42 457,50 173332 217,16
• а

 я
 я

 
, 53,76

33-04-009-6

110-9009

110-9032
502-9079

свыше 35 мм2 с помощью меха
низмов
Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

2487.15 493,89 199336 247,88

п
п
п
•

5733

33-04-009-7

110-9009
110-9032
502-9079

до 35 мм2 вручную

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 31

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

876,23 583,94 29239

п
п
п
*

69.60

334)44)09-8

110-9009
1109032
502-9079

свыше 35 мм2 вручную

Арматура линейная 
Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые
Провод неизолированный 
Материалы (Тех.часть табл. 3)

1 км линии (3 
провода) при 

10 опорах 
т
т
т

913,16 608,28 304,88

п
п
п
•

72,50
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ТЕР 81-02-33-2001. Кинг» 1 Красяоаарский к р « |

Намимовш ок и  характеристика в  там  числе, руб. Затраты
расценок строктеялы х работ ню тстртк-

Е д  измере- Прямые
затраты,

руб.
оплата

эксплуатация
машин материалы труда ра

бочих-
(К < ш 1ц ч - Наименование и  характеристика ння тр у » вт.ч. расход не- строите-

т я и п ш т е - неучтенных расценками мате- рабочих всего оплата учтенных лей,
пианов) риалов труда материалов н е м

Прв увеличении количества опор на 1 км  ВЛ добавлитьк расценке
33-04-009-9 3304009-1 1 опора 36,99 13,84 43,15 4,57 • 1,65

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - а •
33-04-009*10 3304009-2 1 опора 67,08 14,81 5237 5,61 - 1,74

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - . *
334)4009-11 3304009-3 1 опора 5,79 4,11 1,68 . . 0,49

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - • а .
33-04-009-12 334)4-009-4 1 опора 20,08 13,36 6,72 . - 1,57

Материалы (Тех.часть табл. 3) - . . а
334)4009-13 33-04009-5 1 опора 106,99 19,10 87,89 9,86 • 2,18

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - а •

3304009-14 3304009-6 1 опора 129,80 21,20 108,60 1235 - 2,42
Материалы (Тех.часть табл. 3) - . • а .

3304009-13 3304009-7 1 опора 26,06 17,66 8,40 . . 1,98
Материалы (Тех.часть табл. 3) - • • а .

3304009-16 3304009-8 1 опора 29,13 19,89 9 3 4 • - 2,19
Материалы (Техластъ табл. 3) - • • а •

ТАБЛИЦА 334)4010. Подвеска проводов и тросов ВЛ 35 к 1
Подвеска проводов В Л 35кВ  сечением до

1 км линии (3

3304010-1 70 мм2
провода и 1 
трос) при 5 5173,69 1082,20 4091,49 268,98 - 125,40

опорах
110-9009 Арматура линейная т - - • - П -

110-9032 Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые т - - - - п -

S02-9079 Провод неизолированный т - * • - п -
Материалы (Тех.часть табл. 3) • - - • а -

1 км линии (3

3304010-2 120 мм2
п роведай! 
трос) приЗ 5573,92 115038 442334 290,75 - 13330

«ю рах
1100009 Арматура линейная т - * - - п -

1100032 Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые т - - - - п -

3020079 Провод неизолированный т • * - - п •
Материалы (Тех.часть табл. 3) • - - • а -

1км  линии (3

3304010-3 Подвеска тросов ВЛ 35 Кв проводаи 1 
трос) приЗ 1294,62 357,69 936,93 95,42 - 40,10

опорах
п1100009 Арматура линейная т - - - - •

1100032 Изоляторы линейные подвесные 
тарельчатые т - - - - п -

2010070 Трос м - * - - п -
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - - - а -
При увеличении количества опор ма 1 км  ВЛ добавлять к  расиеике

3304010-4 334)44)10-1 1 опора 531,15 65,79 46536 28,80 - 731
Материалы (Тех.часть табл. 3) - • - • а -

3304010-3 334)44)10-2 1 опора 543,59 66,93 476,66 29,46 - 7,64
Материалы (Тсх.яасть табл. 3) - - - • а -

3304010-6 334)44)10-3 1 опора 113,45 3136 84,09 11,01 - 3.58
Материалы (Тех.часть табл. 3) • - . • а -

ТАБЛИЦА 334)4-011. Подвеска вроводов ВЛ >38-16 кВ  н а  переходах через препятствия
Подвеска проводов ВЛ 0 3 $  кВ  на переходах чс

3304011-1
2 и 3 категории с  линиями связи. 
ВЛ 0,38 кВ 1 переход 89,87 59,63 3034 - 731

302-9079 Провод неизолированный т - - - п -

3304011-2 3 категории с односторонней ли
нией связи. ВЛ 0,38 кВ 1 переход 119,55 7933 40,32 - 9 3 8

5020079 Провод неизолированный т - • - п -
* А  м1 и 2 категории с односторонней

16,003304011-3 линией связи, железные дорога с 
линией СЦБ

1 переход 199.51 13232 67,19

п3020079 Провод неизолированный т - • - -
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ТЕРШ 4£ЗМ001Лйо£я1'2С|1аа1Ю *|ш£12ай

Наименованием характеристике в п и ч в к и А Затраты
ЛкМк расценок строительных работы конструк

ций Б&измере- П р ш к
ш и т»

зш н у т а ц ш к т р ш ы труда ра
бочих-

(Коди неуч- Наименование и  характеристика руб. труда ВТ.Ч. расход не- строите-
тснных мате- неучтенных расценками в а т - р а Ь ч а •ссг» о п я т 74VHMUS лей,

■ и м » ) м одов ТРУД» яитеркалбп ЧМ.-Ч.
Подвеска проводов В Л 10 кВ на переходах через препятствии автомобильные дороги

33-04-011-4 2 и 3 категории с двумя линиями 
свази 1 переход 251,06 166,23 84,83 - 20,10

502-9079 Провод неизолированный т - • . П •

33-04-011-5 2 и 3 категории с тремя линиями 
связи 1 переход 269,34 178,63 90.71 - 21,60

502-9079 Провод неизолированный т - - - п -
33-04-011-6 1 и 2 категории 1 переход 173,74 114,95 58,79 . 13,90

502-9079 Провод неизолированный т - - - п -
Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на

33-04-011-7 переходах через препятствия 
водные преграды

1 переход 206,17 136,46 69,71 • 16,50

502-9079 Провод неизолированный т • - • п •
ТАБЛИЦА 33-04-012. Установка деревянных зашит для подвески проводов на переходах через препятствия

Установка деревянных зашит для подвески проводов на переходах через прешятствжя
33-04-012-1 Т-образных 1 защита 617,28 110,09 507,19 32,59 • 14,62

102-9015 Бревна строительные м3 - - - - п *
201-9261 Детали крепления стальные кг • - - • п •

33-044)12-2 П-образных 1 зашита 862,42 159,69 702.73 44,74 - “  21.58
102-9015 Бревна строительные м3 - - • - п -
201-9261 Детали крепления стальные кг • • • • п •

т а б л и ц а  33-044)13. Устройство ответвлений от ВЯО1З8  кВ  каявш им
Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ  к  зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в  от-
ветвлении

334)44)13-1 1 1 ответвление 73.88 14.16 59,72 6.54 - 1.74

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п •
110-9160 Крюки кг - - п •
201-9266 Хомуты стальные кг - - п •
201-9285 Траверсы стальные т • • п •
502-9079 Провод неизолированный т - - п •

33-044)13-2 2 1 ответвление 85,70 16,04 69,66 7,68 - 1.97

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые пгг. • - п •
110-9160 Крюки кг - п ”
201-9266 Хомута стальные кг “ * п •
201-9285 Траверсы стальные т * - п •
502-9079 Провод неизолированный т * “ п •

Материалы (Тех.часть табл. 3) - - *
334)44)13-3 4 1 ответвление 154,72 27,02 127,70 14,22 - 3,32

101-1714 Болты строительные е гайками и 
шайбами т - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые шт. - - п •
110-9160 Крюки кг - - п
201-9266 Хомута стальные КГ * п
201-9285 Траверсы стальные т - * п
502-9079 Провод неизолированный т - • п

Материалы (Тех.часть табл. 3) - • •
У стро й с тв о  ответвлений от ВЛ 0 3 8  кВ  к  гаапшям в ру ч н у ю  при количестве проводов в ответвлен»!

334)44)13-4 1 1 ответвление 17,68 11,80 5,88 • - 1.45

101-1714 Болта строительные с гайками и 
шайбами т - п -

110-9030 Изоляторы штыревые пгг. - п ‘
110-9160 Крюки кг • п
201-9266 Хомута стальные кг • п
201-9285 Траверсы стальные т • п
502-9079 Провод неизолированный______ т * п
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TBP 81-02-33-2001. Кинг» t  КмснадацхЮТкрай

Ш р ш м ю к
Наименование и  характеристика в  том числе, вуб. Затраты
строительных работи конструк

ций Епнэмере- П раш е
оплата

эксплуатация материалы тю д а м -

(КеЮТНеуЧ- Наимеиминме и  характеристика т а руб. труда ВТ.Ч. расход не- стренге-
т е я н ш м т * w y«nw B if расценка—i m it- рабочих всего оплата учтенных лей,

виалов) ■калов труда материалов "КЛ.-Ч.
33-044)13-5 2 1 ответвление 21,97 14,41 736 1,77

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т П

110-9030 Изоляторы штыревые ю т . П
110-9160 Крюки кг п
201-9266 Хомуты стальные кг п
201-9285 Траверсы стальные т п
502-9079 Провод неизолированный т п

Материалы (Тех.часть табл. 3) ♦

33-04-013-6 4 1 ответвление 36,94 2434 12,60 • 2,99
101-1714 Болты строительные с гайками и 

шайбами т п
110-9030 Изоляторы штыревые ю т . п
110-9160 Крюки кг п
201-9266 Хомуты стальные кг п
201-9285 Траверсы стальные т п
502-9079 Провод неизолированный т п

Материалы (Тех.часть табл. 3) о

ТАБЛИЦА 33-04-014. Установка светильников
Установка светильников с лампами

33-04-014-1 накаливания 1 светильник 16,34 ИЗО 5,04 • 139

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - п

201-9251 Кронштейны IX - п .
201-9266 Хомуты стальные кг - п •
502-9075 Провода с резиновой изоляцией т - п -

503-9041 Светильники с лампами накали* 
вания ю т . - п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) - а .
334)44)14-2 люминесцентными 1 светильник 93,56 18.09 75,47 830 . 2 3 9

101-1714 Болты строительные с гайками н 
шайбами т - п -

201-9251 Кронштейны кг - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - п •
502-9075 Провода с резиновой изоляцией т - п -

503-9042 Светильники с люминесцентны
ми или ртутными лампами пгг. - п -

Материалы (Техластьтабл. 3) • О -
ТАБЛИЦА 334)44)15. Устройство заземления опор ВЛ и иодстаищий

334)44)15-1 Устройство заземления опор ВЛ 
и подстанций

Ю м шин за
земления 28,72 1332 15,40 - 1,80

101-9341
Сталь стержневая диаметром до
Ю м т - - - п -

ТАБЛИЦА 334)4-016. Развозка конструкш й и материалов ооор ВЛ 038-11 кВ  но зграссе
Развозка юнктвукжжй н  материалов ояор ВЛ 038-10 кВ ао  трассе

334)44)16-1 одностоечных деревянных опор 1 опора 9,50 138 8.12 137 - о зо

334)44)16-2 одностоечных железобетонных 
опор 1 «шора 47,99 3,03 44.96 5,98 - 0,44

334)4-016-3 А-образных деревянных опор 1 опора 62,08 4.00 58,08 7.72 - 0.58
334)44)16-4 приставок железобетонных 1 опора 44.04 2.82 4132 5,48 • 0.41

33-04-016-5 материалов освасткн одноетосч* 
НЫХОПОР

1 опора 12.06 1.72 10,34 1.74 - 035

33-044)16-6 материалов оснаспсн сложных
ОПОР I опори 13,89 2.07 11,82 1,99 - озо

Z ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 1WA кВ И ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУ1 ОВАНИЕ
ТАБЛИЦА 334)4-027. У сгам вка столбовых ■ тч то ш и х л н и к б о тто вв ы х ао асп и п ш й

Устапоика столбовых трансформаторных иодегаиний мощностью доЮО кВ А установка
334)44)27-1 строительных конструкций 1 подстанция 139.42 15,88 123,54 9,03 - 2,01

4084)200 Смесь песчдяо-гравийшш при
родная м3 п

446-2431 Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование

м3 п
Матеоиалы (Техчасть табл. 3)

334)44)27-2 оборудования 1 подстанция 897,10 535.49 361,61 43,48 - 62,05
201-9261 Детали крепления сталаныс кг п

Материалы (Тех.часть табл. 3) О
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ТЕГ >1-<2-33-1001. Книга 1

HtigjfmTtW Hf и  w y n rrffum nrfl атом числе, руб. Затраты 
труда ра

бочих-
■Ю бусцнииг стрм лалы ал  раС атикомпдое- 

иай З и м м ере- П рим ы
опиата

эком у«гацш материалы
(К о ж  неуч- HWIfflOMIHIf М M fH fW fm fl НИН

В *- труда ВТ.Ч. расход не- строите-
г а ш х ш п * u e y w u u ir  p a ru rw  МИ МПС - рабочих •сего о о л т у ч т е т  п лей,

■налов) ■малев груда маг» п ал еи чед.-ч.
У становка мачтовых трансформаторных п о к т а п ш ! мош аостио до 250 гЯ  A $ c n i« u n

33-04-027-3 строительных конструкций 1 подстанция 278,92 31,84 247,08 18,06 • 4,03
408-0200

446-2431

Смесь песчано-гравийная при- 
родная
Стойки сборные железобетонные

м3

м3

- - п
Ппод электрооборудование

Матеоиалы (Тех. часть табл. 3) • - а
33-04-027-4 оборудования 1 подстанция 926,36 564,75 361,61 43,48 • 65,44

201-9261 Детали креоаениа стальные кг - - п
Матеоиалы (Тех.частъ табл. 3) • - *

ТАБЛИЦА 33-04428. У становка комплектных транс 1 f i

д о 250кВ  А
Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных ко ксташшй и к аб яо го тк п а  на

33-04-028-1

4080200

446-2431

3-х стойках
Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование

1 подстанция 

м3

м3

279,15 32Д4 246,91 22J24

п
п

4,02

Материалы (Тех.часть табл 3) •
33-04-0282 4-х стойках 1 подстанция 362,97 34,00 328,97 29,61 • 4.37

4080200

446-2431

Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование

м3

м3

п
п

Материалы Пех.частъ табл. 3) •
33-04-0283 2-х сдвоенных стойках 1 подстанция 372£9 93,02 279,27 25,98 • 12,16

4080200
Смесь песчано-гравийная при- 

Стойки сборные железобетонные

м3 п
446-2431 м3 п

под электрооборудование
Материалы (Тех.часть табл. 3) *
Установка оборудования для

33-04-0284 комплектных трансформаторных 
подстанций шкафного типа

1 подстанция 641,10 239,86 401,24 46,28 • 26,89

201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - а

ТАБЛИЦА 33-04429. У становка к о м п л ек ты ! транс* юрмвторных подстанций кноскового типа мощностью
до 630 кВ А

Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций кноскового тана с

3344-029-1 вертикальной заделкой в грунт 4- 
хстоек 1 подстанция 361,99 33,02 328,97 29,61 - 4,18

4080200 Смесь песчано-гравийная при- м3 продная
Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование - - - - -446-2431 м3 п

3344429-2 вертикальной заделкой в грунт 6- 
ти стоек 1 подстанция 545,28 52,54 492,74 44.36 . 6,65

4080200 Смесь песчано-гравийная при- м3 . . . продная
Стойки сборные железобетонные446-2431 м3 ппод электрооборудование

3344-029-3 укладкой на горизонтальную по
верхность 4-х лежней 1 подстанция 311,38 48,20 263,18 30,35 - 6,01

4080200 Смесь песчано-гравийная при
родная
Стойки сборные железобетонные

м3 - - - - п -

446-2431 м3 п
под электрооборудование

3 3 4 4 4 2 9 4 укладкой на горизонтальную по
верхность 6-ти лежней 1 подстанция 463,42 68,65 394,77 45,53 - 8,56

4080200 Смесь песчано-гравийная при
родная м3 - - - - л -

446-2431 Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование м3 - - - • п -

У становка оборудования для комплектны х трансформаторных подстанций кноскового п п а

3344429-5 тупиковых подстанций с кабель-
НЫМВ дцуушц 1 подстанция 574,44 113,88 460,56 53,12 - 13,00
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ТЕР81-02-33-2001. Книга 1 Краснодара л rtl край

Шюинимиме я  характеристик» ■ том -меде. и Ь Затраты
JU&fMWMK строительных работ м коиструк- 

■аО Едюмере- П рм ле
ЗАТРАТЫ,

РУ*-

оплат»
ЭКСПЛУАТАЦИЯ материалы труда ра

бочих-
(K ow m ;^- П— клоп и ш  и характеристика ИМЯ труда в та расход не- строите-
г а м а и т - псучтеюшс расценками мата- рабочих всего оплатя учтенных лей.

отлова талон труда мАТеоналов «КЛ.-Ч.

33-04-029-6 тупиковых подстанций с воз
душными вводами 1 подстанция 810,05 278,30 531,75 61,33

П
31,20

201-9261 Детали крепления стальные КГ - • - - -

33-04-029-7 проходных подстанций с кабель
ными вводами 1 подстанция 622,01 161,45 460,56 53,12 - 18,10

33-04-029-8 проходных подстанций с воз
душными вводами 1 подстанция 1000,92 397,98 602,94 69,54

п
43,83

201-9261 Детали крепления стальные КГ • • - • •
ТАБЛИЦА 33-04-030. Установка вазшиннков н разъединителей

Установка разрядников
33-044)30-1 с помощью механизмов 1 комплектов 132,68 33,89 98,79 10,07 - 4,29

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

101-9341 Стань стержневая диаметром до 
Юм т - - - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - - - п -

201-9261 Детали крепления стальные кг - - - - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - - • - п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) • - • - А -
334)44)30-2 вручную 1 комплектов 53,08 34,60 18,48 - • 4,38

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Юм т - - - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые пгг. - - - - п -
201-9261 Детали крепления стальные кг - - - - п -
201-9266 Хомуты стальные кг - - - - п -

Материалы (Техластъ табл. 3) • • • • А •
Установка разъединителей

334)44)30-3 с помощью механизмов 1 комплектов 180,38 74,75 105,63 8Д1 - 8,09

101-1714 Болты строительные с гайками и 
шайбами т - - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
Юм т - - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые пгг. - - - п -
201-9261 Детали крепления стальные кг - - - п *
201-9266 Хомуты стальные кг - - - п •
502-9079 Провод неизолированный т - - - п -

Материалы (Техластъ табл. 3) - • - •
334)4-030-4 вручную 1 комплектов 99,64 68,56 31,08 • 7,42

101-1714 Болты строительные е гайками и 
шайбами т - - - п -

101-9341 Сталь стержневая диаметром до 
10 м т - - - п -

110-9030 Изоляторы штыревые шг. - - - п -
201-9261 Детали крепления стальные кг - • - п *
201-9266 Хомуты стальные кг - - • п -
502-9079 Провод неизолированный т - - - п -

Материалы (Тех.часть табл. 3) • • - •1|£

Устройство фундаментов из бло-
12,49334)44)31-1 ков для пунктов секционирова

ния
Смесь песчано-гравийная при-

I пункт 494,39 97,17 397,22 39,81 •

4084)200 м3 - - п
родная

446-2431 Стойки сборные железобетонные 
под электрооборудование м3 - - п

Материалы (Техчасть табл. 3) • - А

Установка оборудования п у н к т о в  секционирования на
334)44)31-2 фундаментах из блоков 1 пункт 445,27 69,64 375,63 41,63 - 7.95

201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
Материалы (Тех.часть табл. 3) - - А

334)44)31-3 железобетонных стойках опор 
ВЛ 1 пункт 1137,08 250,45 886,63 93,21 - 2849

201-9261 Детали крепления стальные кг - - п
Материалы (Тех.часть табл. 3) • -

65



Т Е Р  81-Д 1-33-2001. К н и га 1 К расн одарски й  край

Ш й  расценок
Наименование н  характеристика 
строительных работ н  конструк

ций Ед.шмере- Прямые
затраты,

рр&

в том числе* нтб.
ЧЧ'Дара-

бочик-
строите

лей,
чел.-ч-

оплата
труд»

рабочих

з к а ц г т ц к я
машин материалы

(Коды неуч
тенных иатс- 

виалояУ

Наименование н характеристика 
неучтенных расценками мате- 

м алов
всего

ВТ.Ч.
оплата
труда

расход не
учтенных 

материалов
3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 33-04-040. Лемонтаж проводов ВЛ 038-10 кВ
Демонтаж проводов ВЛ 038  кВ

33-04-040-1 3-х проводов 1 опора(3 
провода) 43,27 935 34,02 3,63 - 137

33-04-040-2 одного дополнительного провода тож е 7,69 1,05 6,64 0,73 • 0,15

33-04-040-3 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 
кВ тож е 60,95 15Д9 45,66 4,67 - 2,03

ТАБЛИЦА 33-04-041. Смятие ответвлений ВЛ 0 3 8 кВ к  зданиям
Святне ответвлений В Л 038  кВ к  зданиям нрн количестве проводов в  ответвлении

33-04-041-1 1 1 ответвление 6.72 430 2,52 - • 0,61
33-04-041-2 2 1 ответвление 7.07 4,55 2,52 • .. 0.66
33-04-041-3 4 1 ответвление и з о 7,10 430 • ”  1.03

ТАБЛИЦА 33-04-042, Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ
Демонтаж опор ВЛ 038-10 кВ без приставок одностоечных

33-04-042-1 1 опора 72.43 6,59 65,84 4.57 0,81
33-04-042-2 с подкосом 1 опооа 227.67 1435 213.42 18.68 '  -L21
33-04-042-3 с двумя подкосами 1 опора 331,55 20.84 310.71 27,30 Z56

Лемонтаж опор ВЛ 038-10 кВ с приставками одностоечных
33-04-042-4 1 опора 162,81 10.09 152,72 10.80 134
33-04-042-5 С ПОДКОСОМ 1 опора 296,50 21.49 275,01 22.42 "  2,64
33-04-042-6 с двумя подкосами 1 опора 456,23 32,89 423,34 34,57 4,04

33-04-042-7 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с 
приставками А-образных 1 опора 217,23 16,44 200,79 15,88 2,02
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ТЕР81-02-33-2001. К ия»1 К рж и ю тски йки * 

Приложение 1
Сборник сметных цен

1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных прн разработке ТЕР

I Ш>4Р
| Г ^п гя Няокноввме мгпиппмгт Бимини» или 

<Ю*>)
В т. ч. оплата труда раб*.
чш, Я1рмишапх маыи-

мимЬвЛЛ
Прицепы тракторные 2 т ____ш ____

010312 Тракторы на гусеничном ходу щж работе на других вцдах 
строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) 83,10 1307

010410
Тракторы на пневмокодесном ходу при работе на других ви
дах строительства (кроме водохозяйственного) 59 (80) кВт 
(Л.С.)

69,59 12,44

021141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т 113,47 12,44

021202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже техноло
гического оборудования 25 т 105,00 12,44

021439 Краны на пневмокодесном ходу тфи работе на других видах 
строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т 136,98 1307

030201 Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6.3 т 0.90
030306 Лебели ручные и рычажные, тяговым усилием 49,05 (5) кН

Ф __________________________________________
5.43

Автогняроподьсмники высопй подъема 12 м 82.79 10.38
Автогидроподьемники высотой подъема 28 и 226.1 1307

031005 Автогидроподьемники высотой подъема свыше 35 м 364.09 14.17
040101 Электростанции передвижные 2 кВт 22.29 10.38
040102 Электростанции передвижные 4 кВт 27.10 10.38

Электростанции передвижные 30 кВт 60,00 12,44
040202 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным свароч

ным TOKOM250-400 А с дизельным двигателем 14,00

050102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгора
ния давлением до 686 дПа (7 art 5 мЗ/мин 96,77 8.76

050401 Компрессоры передвижные с электрод вигателем давлением 
600 кПа (6 атХ производительность до 0,5 мЗ/мин 3,70

070122 Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубо
проводов 340 (450) кВт (л.с.) 335,00 16,38

070601 Установки одцобаровые на тракторе 79 (108) кВт (лх.), ши
рина щели 14 см 130,80 13Д7

110031 Автобетоносмесигели, емкость до 63 м3 151.01 12.44
110051 Бетоносмесители передвижные, емкость до 5 м3 18.49 703
111102 Вибраторы глубинные пневматические ____№ ____
121011 Котлы битумные передвижные 400 л 26.80
134013 Рельсорезки при работе от передвижной электростанции 27.70
160201 Краны на тракторе 121 (165) кВт (л.с.) 5т 18700 1038
160202 Краны на тракторе 121 (165) кВт(л.с.) Ют (прицепные) 86.06 1038
160401 Машши бурипьно-крацовые на тракторе66 (90) кВт (л.с.) 

глубиной бурения 1.5-3 м 135,00 1008

160402 Машины бурилыю-крановые на автомобиле глубиной буре
ния 3.5м 142,00 1008

160501 Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (лх.)глубиной 
бурения 3,5 м 183,00 12,44

160601 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) 138.00 10.38
161001 Краны на автомобильном ходу Ют 107.86 12.44
161002 Краны на автомобильном ходу 16 т 138.07 12.44
161100 Аппараты смазочный тросовый 3900
161200 Агрегатопрессовочный 53.06 8.76
161300 Тележки расхагочные на гусеничном ходу 28.00
331101 Трамбовки пневматические 4,91
340601 Пистолеты-распылители 3,12
350150 Гайковерты пневматические 19.45

т’жлт Прессы ручные «32
Автомобили бортовые грузоподъемностью д о 5 т 83.99
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т 10500

\ 400080 1Автоцистерна 109.80
1 400311 1Спецавтомашины. гпуэоцоподьемность до 8 т. вездеход 13730
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П риложение 2

С борник сметны х цен
н а строительны е материалы , изделия и  конструкции, учтенны х при разработке ТЕР

Шифр
Р««УРС» Наименование материалов Измеритель Базисная цена (руб.)

101-0404 Краска масляная черная т 15808.00
101-0628 Олифа комбинированная К-3 т 17080.00
101-0816 Проволока светлая диаметром 1.1 мм т 11118.00
101-0824 Проволока черная диаметром 6.0-6.3 мм т 8843.80
101-0832 Пудра алюминиевая ПП-3 т 40008,00
1014)962 Смазка солидол жировой "Ж* т 9949.30

101-1151
Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и  периодического 
профиля, горячекатаный и  термомсханический, термически упрочнен
ный класс A -I диаметром 12 мм

т 5395,00

101-1292 Уайт-спирит т 8455.00

101-1324
Ш лакопортпандцеменг общесгроигельного и  специального назначения 
марки 400

т 603,59

101-1513 Электроды д иаметром 4  мм Э42 т 11055.00
101-1552 Асидол-мылонафт т 1780.40
101-1714 Болты строительные с гайками и  шайбами т 10668.00
101-1745 Бензин-растворитель т 6682,60
101-1757 Ветошь кг 1,78
101-1777 Паста антисептическая т 16300,00
101-1805 Гвозди строительные т 13775.00
101-1929 Болты анкерные т 10873.00
101-9010 Битум т 1656.90
101-9030 Детали крепления т 12.38
101-9734 Грунтовка битумная т 8291.10
1014)841 Краски масляные готовые к  применению для наружных работ т 19346.00

102-0057
Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м , ши
риной 75-150 мм. толщиной 32-40 мм Ш сорта м3 1701,50

1024)015 Бревна строительные м3 880.00
102-9061 Детали опор пропитанные м3 1350.00
105-0001 Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром 22 мм т 15127.00
105-0033 Накладки двухголовые раздельного скрепления для рельсов типа Р-50 т 4406.00

1054)057
Рельсы железнодорожные широкой колеи 2 группы тип Р-50, марки 
стали М74 м 205,50

105-9132 Прокладки раздельного скрепления к рельсам т 5176.00
110-0181 Зажимы СФ ОТТ. 2 0 0
1104)186 Соединители овальные СОС ш г. 1 0 0
1109091 Ш тыри ПТГ. 2.47
1109126 Плакаты металлические ш г. 36.00
1109160 Крюки кг 11.80
1134)079 ЛакБТ-577 т 10498.00
1134)156 Растворитель марки Р-4 т 9945.00
201-9070 Трос м 5.30
201-9261 Детали крепления стальные кг 1238
201-9266 Хомуты стальные кг 8.82
201-9285 Траверсы стальные т 12094.00
2039080 Ш иш  опалубки м2 19899
2044)100 Горячекатаная арматурная сталь класса A-L А-П. А-Ш т 6249.90
401-0006 Бетон тяжелый, класс В  15(М 200) м3 60937
4024)008 Раствор готовый кладочный цементный, марка 300 м3 68635

4084Ю19
Щ ебень из природного камня для строительных работ марка 600, фрак
ция 20-40 мм

м3 12635

4084)200 Смесь песчано-п>авийная природная м3 63.00
4009040 Песок для строительных работ природ ный м3 125.00
411-0001 Вода м3 9.04
446-4051 Ш палы железобетонные струнобетонные для железных дорог м3 3265.60
5204)037 Проволока из алюминия диаметром 3 мм т 29930.00
542-9025 Смазка ЗЭС т 35200,00
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ТЕР 81-02-33-2001. Кинга 1 Краснодарский край 

П риложение 3

Таблица замены ресурсов ГЭСН  в  сборнике ТЕР

Код нормы 
(расценки)

Ресурсы по ГЭСН Ресурсы по ТЕР
КОД расход «Я. измерения код расход ед. измерения

33-01-002-1 408-9080 0,82 м3 408-0019 0,82 м3
33-01-002-2 408-9080 0,82 м3 408-0019 0,82 м3
33-01-002-3 401-9002 1,015 м3 401-0006 1,015 м3
33-01-002-4 401-9002 1,015 м3 401-0006 1,015 м3
33-01-032-1 101-9771 0,0132 т 113-0156 0,0132 т
33-02-001-7 408-9080 П м3 П 408-0019 П м3
33-02-001-8 408-9080 П м3 408-0019 П м3
33-02-007-7 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-007-8 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-007-9 401-9002 69,6 м3 401-0006 69,6 м3

33-02-007-10 401-9002 48,3 м3 4014)006 4 8 3 м3
33-02-007-11 401-9002 69,6 м3 4014)006 69,6 м3
334)2-007-12 401-9002 48,3 м3 4014)006 4 8 3 м3
33-02-007-13 401-9002 4,93 м3 4014)006 4,93 м3
33-02-007-14 401-9002 2,98 м3 4014ХЮ6 2,98 м3
33-02-007-15 408-9080 П м3 4084)019 П м3

33-02-007-16 408-9080 П м3 408-0019 П м3
33-02-007-17 408-9080 П м3 408-0019 П м3
33-02-007-19 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-007-20 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-007-21 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-007-22 408-9080 П м3 4084)019 П м3
33-02-019-1 402-9050 0,1 м3 4024)008 0,1 м3
334)2-020-1 402-9050 0,064 м3 4024)008 0,064 м3
33-024)20-2 402-9050 0,088 м3 402-0008 0,088 м3
334)2-020-3 402-9050 0,132 м3 4024)008 0,132 м3
334)2-021-1 402-9050 0,1 м3 4024)008 0,1 м3
334)24)21-2 402-9050 0,1 м3 402-0008 0,1 м3
33-024)21-3 402-9050 0,15 м3 4024)008 0,15 м3
33-02-021-4 402-9050 0,15 м3 402-0008 0,15 м3

334)24)22-3 402-9050 0,86 м3 402-0008 0,86 м3
33-03-002-1 101-9771 0,00132 Т 1134)156 0,00132 т
33-03-003-4 401-9002 6,3 м3 401-0006 6 3 м3
33-04-007-1 101-9662 П т 101-1929 П т

33-044)07-2 101-9662 П т 101-1929 П т
334)44)07-3 101-9662 П т 101-1929 П т
334)4-007-4 101-9662 П т 101-1929 П т

33-044Ю7-11 101-9662 П т 101-1929 П т
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Техническая часть 3
Общие указания 3
Техническая часть к  разделам 01 + 03 5

1 Общие указания 5
2 Правила исчисления объемов работ 7
3 К оэф ф ициент к  расценкам 8

РАЗДЕЛ 01. ВОЗДУШ НЫ Е ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖ ЕНИЕМ  ЗУ  
1150 кВ 11

1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ И МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПОД ОПОРЫ ВЯ35-Ш0 кВ 11

334)1-001 Установка сборных железобетонных фундаментов под железобетонные центрифугиро
ванные опоры ВЛ 35-500 кВ и  стальные опоры ВЛ 35-1150 кВ 11

33-01-002 Устройство монолитных железобетонных фундаментов под стальные опоры ВЛ 35-1150 
кВ 12

2. ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ ВЛ 3S-500 кВ 12
334)1-007 Бурение котлованов под железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 кВ 12

334)1-008 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-500 кВ в  пробуренные кот
лованы 12

334)1-009 Установка железобетонных центрифугированных опор ВЛ 35-220 кВ в  отрытые котлова
ны 14

33-014)10 Установка стальных лестниц на железобетонные центрифугированные опоры ВЛ 35-500 
кВ 14

3. ОПОРЫ СТАЛЬНЫЕ ВЛ35-1150 кВ 14
334)1-016 Установка стальных опор ВЛ 35-500 кВ 14
33-014)17 Установка стальных опор ВЛ 750 и  1150 id3 17
334)14)18 Установка стальных опор ВЛ 35-330 кВ вертолетами 18

4. ПРОВОДА ИГРОЗОЗАШИТНЫЕ ТРОСЫ ВЛ35-750кВ 18
334)14)24 Под веска проводов ВЛ 35 и  110 кВ без пересечений с препятствиями 18
334)14)23 Подвеска проводов ВЛ 220-750 кВ без пересечений с препятствиями 20
33-014)26 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ без пересечений с препятствиями 22
334)14)27 Подвеска проводов ВЛ 35-750 кВ между анкерными опорами с пересечением препятствий 22

334)14)28 Под веска проводов ВЛ 35-750 кВ между промежуточными опорами с пересечением пре
пятствий 26

334)14)29 Подвеска грозозащитных тросов ВЛ 35-750 кВ между опорами с пересечением препятст
вий 28

334)14)30 Устройство транспозиции проводов В Л 750кВ 28
334)14)31 Устройство транспозиции грозозащитных тросов ВЛ 750 кВ 28
334)14)32 Выполнение антикоррозионного покрытия грозозащшиых тросов ВЛ 35-750 кВ 29

РАЗДЕЛ Ю. ОТКРЫ ТЫ Е РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Е УСТРОЙСТВА 
НАПРЯЖ ЕНИЕМ 35-1150кВ 29

1. ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35- 
1150 кВ 29

334)24)01 Установка сборных железобетонных фундаментов под порталы и  под опоры для оборудо
вания ОРУ 35-1150 кВ 29

Z СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ 35-1150 кВ 30

334)2-007 Установка сборных железобетонных конструкций порталов, опор под оборудование, 
прожекторных ыачг и отдельно стоящ их молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 30

3. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОРУ35-1150кВ 33

334)24)13 Установка стальных конструкций для порталов, крепления оборудования, отдельностоя
щих прожекторных ыачг и  молниеотводов ОРУ 35-1150 кВ 33

4 РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ ПЕРЕКАТКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ И ОГНЕЗАЩИТНЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ ОРУ 110-1150 кВ 35

334)24)19 Укладка продольных рельсовых путей колеи 1520 мм на сборных железобетонных плитах 
ОРУ 330-1150 кВ 35

334)24)20 Укладка поперечных рельсовых путей на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 
кВ 35

334)2-021 Укладка пересечений продольных рельсовых путей колеи 1520 мм с поперечными рель
совыми путами на сборных железобетонных плитах ОРУ 330-1150 кВ 36

33-024)22 Установка сборных железобетонных конструкций огнезапцпных перегородок для транс- 
форматоров 63 MBA и  более ОРУ 110-750кВ 36
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РАЗДЕЛ 03. ДРУГИЕ ВИДЫ СОПУТСТВУЮ ЩИХ РАБОТ НА ВОЗДУШ НЫХ 
ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И  ОТКРЫ ТЫ Х РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ НАПРЯЖ ЕНИЕМ 35-1150 КВ

36

33-03-001 Гидроизоляция сборных железобетонных фундаментов, стоек железобетонных центрифу
гированных опор и железобетонных порталов ВЛ и  ОРУ 35-1150 кВ 36

33-03-002 Аншкоррозионное покрытие оттяжек опор ВЛ и  порталов ОРУ 35-1150 кВ 37
33-03-003 Выполнение заземляющих устройств с  горизонтальными заземлигелями ВЛ 35-750 кВ 37
334)34)04 Забивка вертикальных заземлигелей ВЛ и ОРУ 35-750 кВ 37
33-03-005 Погрузка и  выгрузка вручную на трассе ВЛ 35-1150 кВ 37
33-03-006 Окраска установленных стальпых опор ВЛ 35-330 кВ 37

33-03-007 Окраска установленных стальных конструкций железобетонных центрифугированных 
опор ВЛ 35-500 кВ 37

33-03-008 Окраска установленных стальных конструкций ОРУ 35-1150 кВ 37
РАЗДЕЛ 04. ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖ ЕНИЕМ 0,38- 35 КВ И  
ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАШ Ш И 39

Техническая часть 39
1 Общие указания 39
2 Правила исчисления объемов работ 40
3 Коэффициенты к распенкам 41

1. ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0.3S-3S кВ 43

33-04-001 Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38-10 кВ из пропитанных дета
лей 43

33-04-002 Установка вручную деревянных опор ВЛ 0,38,6-10 кВ из пропитанных деталей 47
33-04-003 Установка железобетонных опор ВЛ 0,38.6-10 кВ 52

33-04-004
Установка одностоечных опор ВЛ 35 кВ с  железобетонными визированными стойками 
длиной 16,4 м 56

33-04-005 Установка оттяжек к  опорам ВЛ 57
33-04-006 Установка ригелей на стойки и  приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ 58
33-04-007 Установка железобетонных плот и  ригелей для опорВЛ 35 кВ 58
33-04-008 Подвеска проводов ВЛ 0Л8 кВ 59
33-04-009 Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ 60
33-04-010 Подвеска проводов и  тросе» В Л  35 кВ 61
334)4-011 Подвеска проводов В Л  0,38-10 кВ на переходах через препятствия 61
33-04-012 Установка деревянных защит для подвески проводов на переходах через препятствия 62
334)4-013 Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к  зданиям 62
334)4-014 Установка светильнике» 63
334)44)15 Устройство заземления опор ВЛ и  подстанций 63
334)4-016 Развозка конструкций и материалов опорВЛ 038-10 кВ по трассе 63

1 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ НАПРЯЖЕНИЕМ 1№,4 кВ И  
ЛИНЕЙНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 63

33-04-027 Установка столбовых и  мачтовых трансформаторных подстанций 63

334)44)28
Установка комплектных трансформаторных подстанций шкафного типа мощностью до 
250 кВА

64

334)4-029
Установка комплектных трансформаторных подстанций киоске»ого типа мощностью до 
630 кВА

64

334)44)30 Установка разрядников и  разъединителей 65
334)44)31 Установка пунктов секционирования 65

3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ бб
334)4-040 Демонтаж проводов ВЛ 0,38-10 кВ бб
334)44)41 Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 66
334)44)42 Демонтаж опор ВЛ 038-10 кВ бб

Приложение 1. Сборник сметных цен 1 машино-часа эксплуатации машин и  механиз
мов, учтенных при разработке ТЕР 67

Приложение 2. Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и  конструк
ции, учтенных при разработке ТЕР 68

Приложение 3. Таблица замены ресурсов ГЭСН в сборнике ТЕР 69
СОЛГРРЖАШГЕ 70

71

ТЕР Краснодарского края 2001-33

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293836/4293836146.htm

