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технологическая' карта К-^-43-6

ПОДГОТОВКА ПРОВОДОВ И ГРОЗОЗ&МНЫХ 
ТРОСОВ РАСЧЕТНОМ ДЛИНЫ НА МЕРНОЙ 
БАЗЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на расткатку и отмер 
проводов и грозозащитных тросов расчетной длины на мерной базе 
для последующего их монтажа ва переходах М  220-1150 кВ через 
инженерные сооружения (авто и железные дороги, Ш , водные 
преграды и др .) .

Карта рекомендуется для применения при монтаже проводов 
и тросов на переходах БЛ 220-1150 кВ через инженерные сооруже
ния, а так же при разработке проектов организации и производ
ства работ.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
-  устройство мерной базы;
-  раскатка и отмер расчетной длины проводов и тросов;
-  опрессовка натяжных зажимов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТ

Вблизи перехода выбрать место для устройства мерной базы 
и полосыvnpoBOflOB (см .рис.б .Т ), Завезти в район мерной-базы 
барабаны с проводом и тросом* технику и материалы необходимые 
для выполнения работ. ' ' ' -

Работы выполняет звено из 6 чел, '
ЭЛектролинейщик 5 разряда ' -  I

‘ 4  -  I

3 -  2
Машинист трактора 5 разряда -  2

2-2, Технология выполнения работ
2 .2 .1 . Выполнить планировку грунта бульдозером полоЪы 

раскатки проводов и мерной базы шириной 6-10 м и длиной не 
мёНее длины переходного пролета.

2 .2 .2 , Установить на мерной базе парные репера' со строго выме
ренными между ними светодальномером (рулеткой) расстояниями (рис.6 .2 )

2 .2 .3 . Произвести отмер грозозащитных тросов и проводов расчет
ной длины для всех фаз переходного пролета, для чего необходимо:

-  установить барабаны с проводом (тросом) на раскаточные устрой
ства в начале мерной базы;

-  конец провода (троса) закрепить за трактор № 2 и раскатать 
на всю длину мерной базы (100/м) (Рис.6 .2 , 6 .3 ) . На высоких точках 
мерной базы под провод уложить подтоварник (d 10-12 см, длиной 1-1,5м);

-  лебедкой трактора № I (р и с .6 .2 , 6.3) провод вытянуть и удержи
вать тяжение 2 т !с . (для троса I  т . с . )  все время отмера (10-15 мин) 
контролируя его по динамометру;

-  в створе Барных реперов в начале и конце мерной базы на проводе 
сделать метки (риски, бандажи, кулачки от дистанционных распорок);

-  снять тяжения с провода, отсоединить от него трос лебедки 
трактора № I ;

-  ходом трактора № 2 по полосе раскатки продолжить раскатку и 
г6тмер провода под тяже ни ем 2 т .с .  до расчетной длины, вспольэуя при 
этом репера и рулетку и сделать конечную метку;

-  вдоЛь отмеренного провода (троса) раскатать второй провод этой 
дф08Ы .(трос) и уложить его рядом по всей длине. На высоких точках полосы 
раскатки под провода уложить подтоварник;

-  открепить к трактору № 2 , как к якорю, концы отмеренного и 
вновь раскатанного провода;

I ■I
-лебедкой трактора Л I  через уравнительный блок (рис.6 .2 , 6.4) 

провода внтяйуть и удерживать под тяжением 1-3 т .с .  до конца отмера;

-  пройтй по трасое натянутых проводов, проверить их взаимное

-
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расположение и равномерность тякения по всей длине;

-  перенести концевые-метки с отмеренного провода на второй 
провод фазы. '

Аналогично {путем сравнения с отмеренным проводом) 
вымеряются другие провода расщепленной фазы, а также провода 
других фаз с последующим домером разницы в их длине.

При отмере проводов и грозозащитных тросов на мерной базе 
на^аждом иэ них прикрепить бирку с указанием фазы, номера провода 
в пучке расщепленной фазы и длиныi например; ,А-1=243ДШ;
В-3=240,56 м; С-5=237,63м; Т-4«248,П  м и т .д . Эти бирки должны 
сохраняться до закрепления проводов и тросов на переходных 
опорах.

2 .2 .4 . По отметкам на концах отмеренных проводов (-тросов) 
опрессовать натяжные зажимы с полупетлкми шлейфов. Работы по 
опрессовке выполнять в соответствии с технологическими картами 
сборника К-У-19. Соединение сталеалюминиевых проводов сечением 
120-700 мм2 и грозозащитных тросов С-50, С-70"

2.2.51 При >-^-соединении проводов с использованием Энергии 
взрыва следует руководствоваться "Технологическими правилами ■ 
по производству работ при опрессовке проводов с использованием 
энергии взрыва" ВСН 34-71-1-83 и "Дополнениями" к ним 1987г.

’ 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ ' . ,

Разница между фактически Ътмеренной длиной провода .(троса) ’ 
и расчетной не должна превышать ± 5 см. .

Ч - Качество опрессовки натяжных зажимов должно.соответствовать 
требованиям технологических карт сборника К-У-19. * :

г  4. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ' Ч -
7 ' - > ■
**' В график производства работ вк^пчены работы по устройству 

Мерной» базы с полосой раскатки и подготовке проводов4 и-тросов 
 ̂Ч расчетной длины (до 250 м) для переходных пролетов лийий;220 -  

I 4X;X5Q *JtB j

5. ' КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Калькуляция составлена по Единым .нормам и расценкам Госстроя 
СССР на каждый вид работ, включенный в график производства работ

6. МАТЕРИАЛЫЮ-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Материально-технические рредотва, необходимые для выполнения 
всего комплекса работ по предварительной подготовке проводов и тро
сов для переходов приводятся в таблице.

Наименование Марка,техническая 
характеристика, 
ГОСТ, № чертежа

Кол.,
ол\

Назначение

I 2 3 * 4

Трактор гусенишшй Т-130 с лебедкой 
Л-8, тяговый клаос 
Ют

I Раскатка и-вытяги
вание проводов и 
тросов

Бульдозер на тракторе ДЗ-ПОВ, тяговый 
Т-130 класс Ют

, \

1 ' Планировка трувта 
на мерной базе и 
вытягивание прово
дов и тросов

Кран автомобильный' * СМК-Д) I Установка барабанов 
с проводом (тросом) 

' на раскаточное 
устройство

Пресс универсальный 
гидравлический. \  '

* *  ̂ ‘ *

УЛ-320, усилие 
. опрессования -  * 

- 2 0 0 0 ' ;

' 2 - Опрессование Прово-  
.дов и грозозащитных 
тросов л

Динамометр

' '  * /  •

Д1Щ-50-2-УХЛ-2 
ГОСТ 13837-79, 
предел измерения 
о,0 -т.с. *

I

>

Пзмерения\ тякения 
в проводе Ч тросе)

Зажим мснтажяый '
- ' *-•';* •

Тип МК р длином 
. Л. лр Марке провода '• 

(троса) . '

4 Закрепление провода 
(грозозащитного- 
троса) о тркелакнЫм 
канатом * ^  %

1-  . К-5-43-6 >



I 2 3 4

Ролик монтажный ЖР-9, разрушающая 
нагрузка 125 кН 
ТУ 34-27-13304-73

I Выравнивание 
тяжения при одно
временном вытя
гивании даух 
проводов(тросов

Скоба CK-I2-IA 
ГОСТ 2427-73

8 Закрепление 
монтажных зажи
мов и динамо
метра.

Скоба CK-I6-IA 
ГОСТ 2724-78

I Закрепление 
такелажного тро
са к блоку 
MIP-9

Репер •Уголок 50x50x5 
длина 0= I  м

10
*

Раскаточное устройство Черт,№ 16471.00. 
00.000

I Раскатка провода 
(троса) с бара
бана

Строп двухпетлевой ,0/2000
ГОСТ 25573-82

2 Закрепление
динамометра

То же СШ-4,0/3000 
ГОСТ 25573-82

2 Закрепление 
блока ЖР-9

То же СКШ^2£0/5000 I Закрепление 
монтажных 'зажи
мов к трактору

Светодальномер . • ’’ I. Измерение рас
стоянии между 
реперами .

’ Рулетка Длина -25 м 2-
Подтоварник - •' $ю -  12 см, 

дайна 1-1,5м
25 Подкладки под 

измеряемые 
провода и тросы

Примечание: В Перечень не включен инструмент, предуематранный 
технологическим нормокомплектом. *

?* ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

При устройстве мерной базы* раскатке и отмере проводов и тросов 
следует соблюдать правила безопасности приведенные в следующих нор
мативных документах: !

СНиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве”
"Правила устройства и безопасной j

кранов", Госгортехнадзор СССР, i98Sr. '•
Инструктивные указания по технике безопасности при эксплуатации I 

тракторов и других механизмов, смонтированных на базе тракторов, j
1977г.

"Правила техники безопасности производстве электромонтажных 
работ на объектах Минэнерго СССР", Москва, 1984г., а так же требова
ния по технике безопасности, изложенные нике:

-  не допускается работа трактора на косогорах с поперечным 
уклоном более 7° и продольной крутизне свыше 16°;

-  скорость передвижения трактора при раскатке не должна превы
шать 5 км/час;

-  находиться внутри угла зацепвшегося провода или между двумя 
одновременно натянутыми" проводами запрещается;

-  во время раскатки провода запрещается поправлять витки на ходу, 
а машинисту трактора покидать кабину;

-  барабаны с проводом и тро’сом- должны быть прочно установлены на 
раекато'чных устройствах, оборудованных надежными приспособлениями 
для торможения барабанов;

-  последние 5-6 витков провода (троса) следует раскатывать 
с барабана вручйую;

-  обрезну проводов и тросов; следует производить соответствующим 
инструментом- (тросоруб, ножовка)1; обрубать провода зубилом запреща
ется^

.-.запрещается применять этилированный бензин дня промывки кон
цов проводов и корпусов натяжных зажимов;

-  заусенцы на натяяйзых зажимах и осле их опрессовки обязательно
опылить;,. • ".

у  при опрессовке проводов методом взрыва следует выполнять * :> 
указания по технике безопасности,-пункт 1.4 "Технологические' ijpas&sa 
по производству работ при опрессовке проводов с- использованием' 
энергии взрыва" ВСН 34-71-1-83 , Москва, 1983г.

* - < 1& С



КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ОТдА, МАШИННОГО' ВРЕМЕНИ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Наименование :Единица 
процесса .измерения

•
•

Объём
работ

Обоснование (ЕНиР и:J5a?pa?û Tnyga__ 1 _Р§суснкаь_2-к_̂ Зарн6отная_
5Я5й.5йИ,,1ВЯНв ♦ Улектро-:1.'г.ши11ис-5Электро- :Машинис*Злектро- аазериалы̂  ,яине|:щд-.тов, .лкнейщи- ,тов .линеПешков 

*ков, ‘ маш.-час'ков 
! чел.-час: : : :

-23§s§ii!i!L: Время пребыва- :Заработная лла- 
Чяшмн'^фЬа-н;5Я нзсйш на .та машинистов с 
л а ш *-н, ‘С102-объекте (время ‘учетом преСыва- 

: работы машины), : ш е я > м э д з д ш  ка 
1 .мал.-час .объекте, р-к

I 5 2 _ 3 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : _ 9 : Ю ; II : 12
I. Устройство Кош леке

мерной базы и работ по I 
полосы раскат-графику 
ки производ

ства ра
бот

-1-5,т.2, стр.26 
-1-25 ,т.Н,стр ,9а -1-25,т.2,стр.9а 
3-3-Т. ппим.1

4,6 М 3-27 3-77 3-2? 3-77 м 3-77

2, ВЛ-22и кВ I кусок 
Раскатка про- провода 
водов и тоо- или тро
сов и отмер са, 
их расчетной Ь =250ы 
длины

3 пров. Е23-3-17,т,2 стр.Ха, 
2 троса гТарифная ставка 

ЕНкР Оощаа часть, 
пункт 5

15,3 5,5 12-42 4-86 12-42 4-86 5,5 4-86

3 Заготовка по- 1„прлупет. 6пр.4тр
лупетель шлеп—т оозгмн бпп 4тт>фоз и опсессов- 3£ШШ ьпр.чтр
ка катяяккх
замкмов _____

Е23-3-22,стр.2,3
К-У-19-2
К-J-19-7 30,8 23-92 -  . 23-92

ВЛ-530 кВ
4 . См.пункт 2

5 . См.пункт 3

См.пункт2 

.См.ПунктЗ

6 пров, См.пункт 2
2 троса
12прА4тд.См, пунктЗ 
12пр.4тр

25,9

65,1

8,9 21-20

42-94

7-88 ' 21-20 

42-94

7-88 8,9 7-88

ВЛ-500 кВ 
6 . См.пункт 2 См. пункт2 9 пров. .

2 троса СМ,пункт 2 . 36,Б 12,4 29-98 10-91 29-98 10-91 12,-4 10-91

7 . Си,пункт 3 См.пунктЗ Ш е^Лто См.пункт 3 
18пр,4тр

. 7Э.З - 61-96 61-96 - - -

ВЛ-750 кВ
8. См.пункт 2

9 . Сн.пункт 3

См.пункт2

См.пунктЗ

'Tv
15прО'в;Е23-3-17*т,2 

4 троса с т р Д ^ г  -
Тарифная ̂ стайка 

- ’ ЕНиР .Общая часть, 
. г-. пункт 5 i'- _
ЙЗВлйЕЕ сн.пункт з 
30пр.8тр; .

65,3 

■ 134,4

21,5 — 53-50 

• 104-89

18-94 53-50

104-89

18-94 21,5 13-94

К ‘-6-45-6
Лист
т



2 3 Л .________X_____

ВЛ-П50 кВ
10. См. пункт 2 См.пункт 2

11. См. пункт 3 См.пункт 3

24 пров. 
4 троса

(Й2Ел§£й
48пр.8тр

___

См. пункт 8 

С к.пункт 3

I \о[ ___ I____ 2___

31,9 79-82 28-00 79-82 28-00

161-95 -  161-95

31,9 28-00

K-S-43-S
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Fz 1

9cmp ой cm  So меркой (Гозг>/ n  noso V A. - * - 1 ч 7 7
’ V/ , 1
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