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I .  СОДЕРЖАНИЕ

Б альбоме представлена

-  справочные материалы*

-  строительные задания на тоннели и камеры*

-  примеры прокладки троллеев в теннвлях и каналах;

-  установка троллейных кронштейнов в тоннелях и каналах;

-  установка отключающихся устройств,

2 . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 ,1* Прокладка троллейных линий в тоннелях и каналах 

применяется для питания электрофщщрованного внутрицехо

вого напольного транспорта (передаточные тележки, транс- 

феркары, передвижные механизмы, козловые краны и т ,п ,) ,  

где не представляется возможным применение троллеев на 

недоступной высоте (более 2,5м) над уровнем пола или 

напольные троллейные линии мешают технологическому про

цессу цеха,

2 .2 ,  Тоннели для прокладки троллейных линий применяют в 

цехах, где невозможно устройство каналов, мешающих при 

ремонте и осмотре троллейных линий (открытый канал) 

проезду другого транспорта (электрокары, автотранспорт, 

самоходные механизмы и т ,п * ) .

2 .3 ,  В цехах без напольного транспорта иди местах, где 

недоступен его проезд необходимо применение каналов. Ка

налы для троллейных линий применимы также в тех цехах, 

где ремонт и осмотр троллеев в каналах, можно произво

дить в нерабочие смены,

3 , ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3 .1 ,  В альбоме предусмотрены два случая управления напольным 

транспортом (в  дальнейшем тележкой); непосредственно с тележки и 

дистанционное с поста управления,

3 .2 , При управлении непосредетванно с тележки, вся пусковая

и аппаратура управления передвижением тележки и механизмами,нахо

дящимися на ней, расположена на тележке,

3 .3 ,  При дистанционном управлении вся пусковая и аппаратура 

управления расположена вне тележки.

Дистанционное управление применяют, когда машинист не может 

находиться на площадке управления тележки (горячий металл, агрес

сивные вещества и т ,п .)

3 .4 , Токосъем с троллеев осуществляется токосъемниками , рас

полагаемыми на бугеле и закрепленными на тележке. Предполагается, 

что бугель поставляется заводом-изготовителем транспортного средст

ва по заданию проектировщиков электриков и механиков или по согла

сованию с ними , Задание на бугель представлено на чертежах для 

канала -  А34-Э5 -2 ,3  , для тоннеля -  А 34-95- Н

3 .5 ,  В альбоме показано, что тоннель или канал расположен в 

межрельсовом пространстве, Б конкретном проекте канал или тоннель 

может располагаться и вне рельсового пути.
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В заданий проектировщики (конструкторы) определяют 

размер "А" в зависимости от расположения бугеля на тележке,

В этом олучае решается вопрос,расположен ли бугель в меж

рельсовом пути или вне его . При этом в канале щель для 

бугеля рекомендуется располагать вдоль одной из стенок 

канала, а  съемные плиты у противоположной стены. Щель 

должна быть защищена от сдвига плит при проезде безрель

сового транспорта,

В этом же задании определяется размер "Б* в зависи

мости от габаритов плит и консолей перекрытий тоннелей 

(каналов)со строителями проектировщиками, которым выдает

ся задания на тоннель {кан ал),

3 ,6 *  В альбоме принято, что отключающим устройством 

для остановки транспорта является конечный выключатель 

типа КУ270АУ2.

3 .7 ,  При управлении с тележки конечный выключатель 

расположен на бугеле, а отключающие линейки расположены 

на стене канала или на потолке тоннеля,

3 .8 .  При дистанционном управлении с поста конечные 

выключатели располагаются в начале и конце пути и крепят

ся на кронштейне к стене тоннеля или канала,

3 .9 .  В качестве троллеев принимают угловую сталь 

50x50x5 мм,

3 .1 0 ,  Для прокладки троллеев применены кронштейны 

Курганского завода типа КГ-1ПМ и КГ-1СМ,

Габариты кронштейнов приведены на чертеже А34-95-02ГЧ.

3 .1 1 , Заземление тоннелей и каналов см. A 34-95-I9 ,

3 .1 2 . Особенности эксплуатации.

3 .1 2 ,1 .  Вход в тоннели при включенных троллеях запрещается,

3 * 1 2 .2 . Ремонт* осмотр и уборку тоннелей производят при 

аккумуляторном или переносном освещении.

3 ,1 2 .3 .  Кабели сварочных аппаратов для ремонта и переносных 

ламп прокладываются через щель для бугеля*

3 * 1 2 .4 . В кналах ремонт и уборку каналов производят при 

снятых крышках.

А 34- 95- 01ПЗ
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ТОННЕЛЕЙ И КАНАЛОВ

I ,  Эти требования должны быть выданы проектной строи

тельной организации, проектирующей тоннели или каналы для 

троллеев цехового напольного транспорта,

2* Нагрузка на пол цеха и рельсовый путь, где располо

жен тоннель или канал, выдаются технологами -  проектиров

щиками,

3 . Общая длина т о т е л я  или канала определяется длиной 

пути передвижения тележки (транспортного ср ед ства ). При 

управлении с тележки длина пути не ограничивается, а  при 

дистанционном управлении длина ограничивается обзором 

пути тележки с поста управления.

4* Привязка закладных деталей для установки линеек 

(при управлении с тележки) или отключающих устройств (при 

дистанционном управлении с поста) согласовывается с техно- 

лагами, выбирающими тележку или выдающими задание на те

лежку, на основании скорости тележки и длины пути тормо

жения в  наиболее загруженном состоянии.

5 . В строительных заданиях на тоннели выходы предусмат

ривающая или с торцов тоннеля или с боков, противоположным 

располагаемым троллеям.

Боковые входы располагаются не далее 7 м от торца тон

неля, а  при большой длине не более чем 60 м друг от друга.

Так, тоннель на чертеже А 34-95*0б длиной до 60 м 

имеет 2 выхода с торцов тоннеля. Тоннель на чертеже А34-95 

- 06 длиной до 75 м имеет 2 выхода, но расположенных с 

боковой стороны. Тоннель на чертеже А34-95* 01 длиной от 

60  до 120 м имеет 3  выхода -  2 с торцов и один с  боковой

Ц

стороны. Тоннель на чертеже А 3 4 -9 5 *0 $  длиной более 120 м 

имеет ittWHoe количество выходов, расположенных черех 60 м.

6 . Выходы их тоннелей представляют собой колодцы, соединен

ные проходом, размером не менее 1000x1500 h  с тоннелем. Вход 

представляет собой люк с круглой или прямоугольной крышкой (раз

мером не менее 700x700 мм) запирающейся изнутри. Один из люков 

(основной) должен запираться снаружи, а  крышка люка должна иметь 

блокировку с основным аппаратом включающим троллеи, запрещающей 

включение троллеев при открытом люке.

7 . Расположение люков согласовываются с технологами цеха.

8 ,  Кроме люков тоннель в  местах ремонта тележки (обычно в  од

ном из торцов тоннеля) перекрывается съемными плитами, Количест

во и размеры плит определяются размерами тележки или площадью 

необходимой для ее осмотра снизу. Если тоннель расположен не в  

межрельсовом пути, то смотровая яма для ремонта и осмотра тележки 

снизу, задается технологами.

9 .  Тоннели и каналы напольного транспорта должны иметь гидро

изоляцию, исключающую возможность попадания в них грунтовых вод.

10 , Случайные воды, попавшие в тоннели и каналы, должны уда

ляться водоотливными устройствами. Для сбора воды должны устраи

ваться  приямки, а пол выполняться с уклон см не менее 0 ,2  % в

их сторону.
1 1 , Каналы могут перекрываться крышками из рифленой стали,

если позволяют нагрузки на пол цеха.
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