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I .  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 .1. Исходными данными при разработке настоящего альбома 
послужили:

-"Правила устройств электроустановок" (шестое издание);,
-  Строительные нермы и правила СНиП 3.05.06-85 "Электро

технические устройства";
-  ГОСТ 1839-80 "Трубы и муфты асбестоцементные для без

напорных тру б опроводов";
-  ГОСТ 18599-80;ТрЬБЪ1нгпорные из полиэтилена";
-  другие справочные материалы.

2. СОДЕРЖАНИЕ

2 Д „  Б альбоме представлены:
-  справочные материалы;
-  строительные задания на блоки из бетонных, асбестоце

ментных и пластмассовых труб;
-  строительные задания на кабельные колодпы и камеры;
-  примеры прокладки кабелей в кабельных колодцах.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3,1* Материалы альбома предназначены для использования 
при выполнении проектных и монтажных работ по прокладке кабе
лей в блочной канализации из бетонных, асбестоцементных и 
полиэтиленовых труб внутри и вне зданий.

3 .2 . Прокладка кабелей в траншеях и каналах требует 
вскрытия трасс при ремонтах, замене или дополнительной прок
ладке кабелей* Блочная канализация не имеет этого недостатка.

3.3* Б блочной канализации кабели защищены от внешних 
воздействий (агрессивности грунтов, блуждающих токов) и меха
нических воздействий (проезда тяжелого транспорта, поврежде
ния при ремонтах, параллельно идущих надземных и подземных 
коммуникаций) „

3 .4 . Блочная канализация применятся: где вскрытие ка
бельных трасс нежелательно или вредно (дорогостоящие покрытия, 
площади и улицы городов, территории уникальных объектов, учреж
дении культуры и ТсП .); на территориях с большим количеством 
комт^никапий^ Hd территориях с плотной застройкой.

4 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4 .1 . Для изготовления кабельных блоков в альбоме приняла 
железобетонные панели, асбестоцементные и пластмассовые (поли

этиленовые) тру бы) Применение тех или иных труб обосновывается 
в конкретном проекте.

4 .2 . Бетонные панели применяются по согласованию со строи
тельной организацией, так как они могут отсутствовать в номенкла
туре заводов железобетонных изделий района строительства проекти
руемого объекта.

4 .3 . Асбестоцементные трубы следует применять; как правило, 
при защите кабелей от блуждающих токов( например, электрофициро- 
ванный транспорт на объекте) или при агрессивных грунтах по отно
шению к оболочкам кабелей.

4 .4 . Применение пояиэшенгоы* трж аналогично асьестоиемект>«нКроме того, 
эти трубы позволяют изгибать трассу в горизонтальной или верти
кальной плоскости при обходе препятствий или пересечении комму
никаций.

Пример такого обхода приведен на черт. А6-92-29.
4 .5 . Кроме бетонных, асбестоцементных и полиэтиленовых труб

для блочной канализации могут быть применены стальные, чугунные | 
и керамические трубы внутренним диаметром не менее 90 мм. (

4 .6 . Габариты железобетонных панелей приведены на чертеже !
А6-92-06, асбвстоцементных труб на чертеже А6-92-07,

4 .7 . Для блоков из пластмассовых труб приняты полиэтиленовые ! 
трубы по ГОСТ 18599-83 средним наружным диаметром НО или 125 мм
из полиэтилена низкого давления (ГОШ) или высокого давления (ПВП). 
Типы труб из ГОШ -  среднелегкие (СЯ), средние (С ) и тяжелые (Т ) ,  
из ПВП среднедегкие (СИ), средним наружным диаметром ПО и 125 мм, 
средние (С ) диаметром 125 мм.
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Масса погонного метра трубы, к г:

Средний пнп п в п
наружный
диаметр,

мм

Off с т сд С

НО 1,47 2,09 3,16 2,54 -

125 1,89 2,69 4,10
t

з ,з х 4,56

Поставляются полиэтиленовые трубы в отрезках длиной 
6, 8, 10 и 12 м или бухтах, Радиус изгиба полиэтиленовых 
труб равен 25 -  30 средних наружных диаметров.

4 .8 . Б блочной канализации, как правило, прокладывают
ся небронированные кабели оо свинцовой или пластмассовой 
оболочкой напряжением до 10 кВ сечением до 185 мм*\ При 
необходимости в ней могут быть проложены провода с пласт
массовой изоляцией и кабели с пластмассовой или резиновой 
изоляцией в пластмассовой оболочке напряжением до 1000 В.

Допускается прокладка бронированных кабелей с алюми
ниевой или ввинцовой оболочкой без наружного покрова из 
кабельной пряжи.

4 .9 . Допустимые длительные токи для кабелей, прокла
дываемых в блоках приведены на чертеже А6-92-04ТБ,

4.10. Кабельный блок должен иметь до 16 % резервных 
каналов, но не менее одного,

4.11. Предельно допустимые усилия тяжения неброниро
ванных кабелей со свинцовой оболочкой и с медными или 
алюминиевыми жилами при креплении тягового каната за жилы, 
а также требуемые усилия на протягивание 100 м кабеля че
рез блочную канализацию приведены в таблице I ,  Для небро
нированных кабелей с пластмассовой оболочкой предельно 
допустимые усилия тяжения следует принимать по таблице I .  
с поправочными коэффициентами для жил: медных -  0 ,7 ; из 
твердого алюминия -  0 ,5 ; из мягкого алюминия -  0,25.

И

4.12 . Для уменьшения ушваидляжения при протягивании кабеля, 
его следует покрыть.<ъ смазкой, не содержащих веществ вредно 
действующих на оболочку кабеля (тавогл, солидол).

4 .13 . Б альбоме приведены строительные задания на кабельные 
колодцы и камеры. Таблица выбора колодцев приведена на черт. 
А6-92—ОЗТБ»

4.14 . Расстояния между кабельными колодцами не должно быть 
более:

-  для кабелей с медными жилами со  свинцовой оболочкой сече
нием до 50 мм  ̂ -  145 м, 75 мь£ -  115 м* 95 мм  ̂ я  выше -  108 м;

-  для кабелей с алюминиевыми жилами в свинцовой или пласт
массовой оболочке -  150 м;

-  для кабелей и проводов с пластмассовой и резиновой изоля
цией -  75 м;

-  для бронированных кабелей с алюминиевой или свинцовой обо
лочкой без наружного покрова из кабельной пряжи -  50 м.

4 .15 . Кабельные колодцы предназначаются для установки сое
динительных, ответвительных и стопорных муфт, а  также на углах 
поворота трасс кабельных линий.

4 .16 . Кабельные колодцы длиной 6 м ( КП1, ЮПГ . . . )  следует 
применять там, где возможна установка муфт на кабелях с бумаж
ной изоляцией.

КолодДы длиной 4 м (КП2, КУ2 . . , )  в остальных случаях.
4 .17 . Кабельные колодцы и камеры следует сооружать, как 

правило, на непроезжих частях территорий (газонах, троту арах'-и 
Т .П .).

4.18 . Кабельные камеры могут быть применены: при входе ка
белей в здания, при переходе кабелей из блочной канализации в 
траншею, при небольшой протяженности и разветвленности трасс 
кабельной канализации или при прокладке кабелей и проводов до 
500 В.

Б камерах не следует устанавливать соединительные и другие 
муфты, т .к . это связано с трудностью раскрытия камер. Плиты 
перекрытия камер могут быть засыпаны грунтом, покрыты асфаль
том. Основное назначение камер -  удобство монтажа кабельных 
линий.

А 6 - 92 - 0 1 П З
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4*19• Для заземления кабельных конструкций в колодцах 
используется круглая сталь диаметром 6 мм, прокладываемая 
в свободном от кабелей канаде*

Предельно допустимые усилия тяжения.

Таблица I .

Жилы неброниро- Сечение Допустимые Требуемое усилие
ванного кабеля кабаля, усилия тя- тяжения на 100 мм

- со свинцовой миг жения, кабеля, кН,
оболочкой. кН напряжением. кВ

I 6 10

3x50 6,4 1,7 3,3 2,7

3x70 8,9 2,2 2,8 3,2

Медные 3x95 12,0 2,8 3,5 4.0

3x120 15,3 3.4 4,2 4,6

3x150 19,0 4,2 5,3 5,5

3x185 23,5 5,1 5,7 6,3

3x95 7,45 1,8 2,4 2,9

3x120 9,40 2.1 2,9 3,3
Ллшиниеьые

3x150 11,80 2,6 3,6 3,8

3x185 14,50 3,1 3,7 4,3

А 6 - 92 - 0 1 П З



I »  Настоящие требования вместе с  чертежами строитель
ного задания являются заданием проектировщиков-эле ктркдов 
на выполнение рабочих чертежей строительной части блочной 
канализации.

Рабочие строительные чертежи должны быть согласованы 
С организацией, выдавшей строительное задание, до передачи 
их на строительство.

2 . Для изготовления кабельных блоков применяются бе
тонные (черт. А6-92-09 ) ,  асбестоцементные (черт. А6-92 
Н О )  и пластмассовые трубы (черт. А6-92 -  Н )„

3. Глубина заложения кабельных блоков на закрытых 
территориях и в полах производственных помещений не нор
мируется, в остальных случаях глубина заложения принимается 
не менее 0,5 м от планировочной отметки или уровня земли,

4 . Кабельные блоки должны иметь уклон не менее 0,2$ 
в сторону колодцев,

5. На стоит ель ных чертежах необходимо приводить при
мечание: "Каналы кабельных блоков, выходы из них, а также 
их соединения должны иметь обработанную и очищенную по
верхность, для предотвращения механических повреждений 
оболочек кабелей при протяжке".

6 . Тип основания под кабельные блоки необходимо при
нимать в зависимости от несущей способности грунтов и наг
рузок.

Во всех грунтах, за исключением плывунных, болотис
тых и просадочных I I  типа, необходимо предусматривать 
прокладку кабельных блоков по выравненному и утрамбованному 
дну траншеи на песчанном основании толщиной 100 мм, а в илистых 
торфяных и других слабых грунтах на искуствеином основании 
с поярусным заполнением зазоров между трубами песком.

Сверху блока Должен быть выполнен защитный слой тод- 
ШЮЙ 300 мм иэ мягкого местного грунта, не содержащего 
твердых включений (щебня, камней, кирпича и т .п . ) .  Ь зимнее 
время устройстве- защитного слоя производится не замерзшим 
грунтом.

7 . Необходимая механическая прочность блочной канали
зации и устойчивость ее к нагрузкам при пересечении трассы 
гяжедым транспортом следует обеспечивать устройством бетон
ной подушки и заполнением зазоров бетонным раствором, а в

16

особых случаях укладкой железобетонных плит поверх блоков.
8. Устройство блоков из пластмассовых труб в холодное время 

года производится при температуре не ниже: минус 20 для труб ив 
полиэтилена высокой плотности и минус 30 из полиэтилена низкой 
плотности.

Полиэтиленовые трубы поставляются отрезками длиной 6 ,8 ,10  и 
12 м или в бухтах и на катушках.

Заказывать трубы ( в строительной части проекта) следует в 
бухтах.

Укладку труб между колодцами следует вести, как правило, без 
соединений. При необходимости соединения выполнять плотной посад
кой с помощью муфт, горячей обсадкой в раструб, муфтами из тер
моус аживащих материалов,сваркой.

9* На участках, где могут быть пролиты расплавленные метал
лы, жидкости с высокой температурой или вещества разрушая»®" 
действующие на оболочки кабелей, сооружение колодцев не допус
кается.

10. люки кабельных колодцев должны быть устроены таким обра
зом, чтобы в колодцы не попадали технологические воды и масло,
а также обеспечен отвод почвенных и ливневых вод. Полы в колодцах 
должны иметь уклон не менее 0,5 $ в сторону водосборных приямков.

11. Люки кабельных колодцев должны закрываться двойными метал
лическими кршками. Нижняя крышка должна иметь приспособление для 
закрывания на замок. Внутри помещений применение второй крышки
не трубуется.
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Назна
чение марка поЩгпа, , (от ветвления)

Длина
N

Глубина
N Обозначение

с  г:
НПН.8...КПЫВ - 6

1,8 
г.1 
1,к 
г л
3.0

ДБ-эгнзкпгч.а... кпг-з,о к

алл
Ч

tZTP

Ш И - U -  Ш 1-9-Э.0
90е

6 J!b-9d-Hi
калг-Э*4.8-..калг.-8-з.о |)
к у ш - И й л у ш -э -з .о 6 JI6-9d-iS
купе*9*н.в-..нупг'9-з.о ii
КЫ-БЧ.8-К9Г6-3.0 60° 6 Д 6-9М 6
куе-в-18.-куг-Ь'3,о >1
K9Mf,348...HyHJ-3,0 W* Ь JlE*9d*iT
к у г - м ч в - к у г - ш о к
НУ^-3- i e -  КУЬЗ-З.О 30° Ь л б -э ги в
куг-з-18... куг-з-3,0 к

3  ал5  2
О  о

КТ \ -94,8... КП - 9 * 3.0 90° в ЛЬ-9г-19
ктг-9Н.8... кте-9-з.о к
к т ы г - 1,в...ктмг-з1о <го° — л ь-эг-го

«и
3 .5 КК1- Г,8... КК4 - 3.0 - — л ь -э г -г г

ш ч а »  KKd-з.о л б - 9г -гг

Маркировка __ _ _
К-колоАец ,к- 
П-прямой 
У • угловой 

. Т-тройниковый
3 Буква п-правый

Л • левый
4 цифра f  длиной Ьм

г  * Зличои Цгч .
г  цифра 9* угол поворота 90я

в - во’
и -  —  « •
з -  -« - 30°

U -  3,0 • глубина 
Пример: K i l H - 9-1,8 , 

ш о д в ц  угловой, левый, „ 
Алиной вм , угол поворота 90м, 
глубиной \,&н.

Л6-9£-031Б

таблица выБора 
шоОцев

Д1*ИЧ: I PHiilMMiW-l
вТШПГмжпикштамш

И Й
ШиОпЗпЛ: БвпипКгипС тппгипт.-О.К



ТПБЛицО 1 допустить1'' влитвльныв тони бля наЕВЛЕй пронхобь11а1тчы>
8 Блоках, о н р М Ш ю т  по срорнулЕ Э *о В сЗ о ,гб В
Зо- то н  Зопустигчыи бдительный Зля трвхолильного набЕМ

НОП|ЯЖЕНиЕ1Н 10x8 С MOHhlNU U MW NUHUElblNU MU/IONU
опрвбЕЛЯЕныи по та ь л и ц Е  1,

q . ноошсрициЕнт, Выбираемый по таблице £, вэаКисигчости 
о т  сучения и расположения кабеля & в ш е ,

I-  шсрсрицивнт, Выбираемый по таблиц е 3 ,8  зависимости 
о т  номинального напряжения кабеля, 

t  ■ коэффициент, Выбираемый по таблице Ч 8 зависимости о т  срванесуточнои нагрузки всего блока.
Резервные навели Зопуснается проклевывать 8незанчмерован 
ных каналах блока,если они работаю т, ногбо рабочие каббли

Ш 1н и1
г шмильем*

Еёличины н т о  б при на ноле
OJBffiU
№ * * " •

\ i J У
, Ьм W5 И Г ч Г ТВг г 0,(0.V. 0.11 о,}9 0,л10 0.41 о,К й.\ч 5,4415 1.00 loo .00 T o t-го НУ ш 3. i l llip Т з Г ,4} из иiiS 1 7 Г ,J| 1У|_ м _ Ж , В J i t Ji3L

Нбмншнй
И В Д ш б ЗоЗ
J № p L 1 1,05 1,09

den, цгп,
d HON. 1 0,85 0.1

бвличинднМфЩ.'цЛн1С 1 1,01 1.16
При проилаЗке коббЛЕи, 8 параллельных блоках обинакоЬои 
нонаигирации, необхоаигчо вйоаить коэф ф ициент 
уменьшения бопиститого  олитЕльного тона  кабеле 
таблицей

опустимогв к а б еле -  по 
Таблице 5

ш Д О М З м  I 0,85 I № I D.8i 10,83 10,83 1Ш .
тж
В |йн01вШ ин

Й Ж гГ B i м . ш

ЛБ-9г-0Ц ТБ
Таблица Вы&ора 
кабелей  по тону



Hue.4 Силобые m b m u  HonpfUWHirtN « ) • • * » &

Put. £  tUJIO&blB HQE6J1U HOnpflMtftHUtN Bo 0̂ KB

P u U  C u i D l M  д а , ) р 1( | | | И 5Й ! Ы « и т р » < » м

I Ъютпла™̂ ,  I 
I °
I *Ц

PUC, *1 tU A O lbA  № I A U  CCM&HUtN f a  16 NN* u Ш Л Ш Ъ Н Ы 1 
p.KflWflUfnpDKJiBBHQ 6 m m )  r

m__jaoo fnpu
oBOnn) 

п уч к о в So id o n n )

Pu' i i m b iле к а б е л и  и к о н тр ол ьн ы е новели 
t m o lw e  ш е л и

ц ш о р о е ш  перегоройко
I ПСОПООПГЮСУУЧ---р

х ^онтрольные новели
Р ^ ^ и л о В ы е  каьели и контрольные новели 6 паннах 

£оо ( при Вианетре пучноВ Во 6В М  
£50 ( при йишчетре пучкаЬ аыойм^

РисЛ Ы й Ы  со е д и н и т е л ь н ы х  кабельны х т т .  
п  В к о м ч м х  т и п а  н и ?  Т
1@ ® (Й

ш ЛлширЛШ

J6-92-C5
В ы в р р  р а с с т о я н и й  Р Й а р ш и ж п в й :

1«Ц П0ЛиП,иИ — ^  ни и « J  1— —IHfcDftQU ПОЛ KQNU д н .ш ш
к а б е л ь н ы х  ш с т р ^ к ц ы | ^ н ^ Д [ Й 1|11|

к о п и р о в ал : Б а р н о В с к а я  о о р т а т : ^



iu
ff

пи
ул

, j 
11д

тп
> 

u 
uu

m
ir

Л Б

Тип
пан ели

Ноли-

9
PQifMftPbl. ГЧГЧ N o t t f l ,

тл 6
£Л К L

£995 500 03
з п к 3 №
г  пн i 5995 900 0,6
з п к i 0,Й

i

Панель £Пк
1г’

-1

1_ .

т
71J0I

S

т / , _ ж 1
С--1 Г

П а н е л ь  зпк

ЛБ-98-06
Панели зшемвегпонныц 
Гаьари1 ный ч е р те ж

ш м р ш ш г ш

[ШДЛР:ШТГШ^1ЙДШ1



-
во

_____ 1 _

т 1 Ш ________ ,f

Д л и н а  т̂ у5ы, /. Mdccd,fcf
2950 18,3
3950 2А,А

g W Лб-эг-от
M W lM ffi ш ш

iSjML ЬттШХЯЯШШ

lpusa аситоидоентноя  
БНПОО Ш Ш 59-80. 
ГОбОриШНЫ!) чьргпблс « И

unnuftfiRd(I' Pinnunlf U«Q mnniunm.‘.tb'

1 И
Д

-Ш
ГМ

Д
|№

Ь1
ГО

№
11

 И
‘Ь

Ж
1 

К 
I

i l l

ж

1шгомт?п-1Е2Яи

Л Б - э г - о в
NQH3ft?mO,

Сталь листовая S=1ni4
ГОСТ <9903-IN

№ЬП1РШ11№И1

ur\nnnflRftfi' Rnnunlrune mnnfunffl*. О L



imk m \m
i  Панели ьлоко у ш З ы б а ю п ^ т а к  чтобы бышелезюо- 
ицая панель перок рыба ла стык нижележащей.
"н- бысота блока опройоляотся ноличошбом панелей пиво.
*Ъ‘ ширина блока опроЗоляется количостб01Ч 

панолой Зб^хканальных п*зоо, трех канальных
([.О б озн ачени е блока;

Ь Ь  ’ блок и з ж е л е зо б е т о н н ы х  п ан ел ей ;
Я  а  б ч и сл и тел е- ш и ч е с т & о  каналоб по 

о н т а л и .
ц и т р а  б з н а м е н а т е л е  - по б е р т и к а л и .

ЛБ-эе-09



ш и м Ъ а л :  Б о р и п Ь с к а я  с р р р м о т :Л З



З осы п н а  п ш ш ч  иди 
npatimwiгриммн Л I

•М

иоондаВчо am  
й ш р ш  опрШшт 
стм итш тш лш м л о р ган и зац и я )г

T p i M l a n u R  к  т р о и т ш н и к ^  з а д а н и я  ы ч .Л Ь - Э г -0£

т а т г
Р

я ш м и
И ш ЛБ'9г-11

УелройстВа блоков из 
шттилина&ых труь. 
Строительное задание

wqauft лаьт Autmaa
”Г рн ипи
щ ш т .кксжгЗШШШ1.лм- [ЖЭД



Поз. Н аименование НОЛ. Обозначение
аопумента

i колобеи, повальный
прямой ИМ -£,1 £ JJ6-9245

1 Ш о о е ц  повальный
ьглоБой к у л и - ем Л6-9М Ц

3 Ш о о е ц  повальный
тройнииобый Н Н -г.1 L Л 6 - э г - 9̂

н Номера ковельнал ( ль-аг- а
5 пересечение влона

о mpusonpoBodoiH \ ;б -9 г -г в
Б пересечение влопо

с оЬтоЭорогой лв-аг-31
1 Пересечение Блока

о м еле зн о й  дорогой 1 ль-зе-з4

Требования к строительной части блочной 
канализации см черт. Л6^9£_02

Примечание, см. лист. £

; и м г
С.тпроительнве задание 

на Блочную канализацию 
Пример.

М№11М|ДШШ1

Т1»П»АН)ЩиИМ1ЛТ



Tpaces 3K-SK

Ш о к и  приняты из о ш о т о ц б м н т н ы *  
щ% tuM-M-W

а . ш б и н а  з о л о з т и я  ш и м и х  нолодцеь 
за д а н а  о т  планировочной о т м й т к и  
до п отол ка и п ола к о л о д ц а , глубина 
зал о д евн и я  блока - до Верка и низа 
блока (в я з  у ч е т а  песчаной подгото&ки)

]№

0Fk.QP.IP



Зшрйной famojbW
tH , ч ь р л ь - з а - п  ■

Д ц г с н и ц д

П л а н

J * T “ w sniiiw .nn
Л

н м ч ь 4800

6000
ш - г ,< 8400
Ш -£ ,4 8 400
к т - г л £100
К М -3.0 3000
к п г - 1,а 4800

4000
к п г-г л £400
кпг- г,ц £400
ш - г л  . £100
т -  з,о 3000

т ж г а в WWЫ щ я м Ми ш г а иин ... --

л
Ш Й Е LsmsmeJ( Ъл IcTt

i  O t t s w e p  u привязку n p o s w d  cn. с т р о и 

т е л ь н о е  З О Й О Н и й  Н О  Б Л О Ч Н У Ю  
кснолизацию.

з.ТреьрЪ ониЯ  н строительной части  
шЛцКЬ т  чертЛБ-Ц-Ой з. Количество звш оны м  Зйтальи определяете» конкретными размерами , 
ш о о и д

ЛБ-9г-БЗ
К о л о д е ц  к а б е л ь н ы й  
п р я м о й  к ш  и  н п г  

С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е

цщвдиОИШШ

т\
,нип J
11

unnurnRrtf' Firiftunfcrипв тппгинт* О"



|щ
.А

и8
л.|

мЭ
л,и

В(
Ип

а 
|а

м
м

ж
л

ЗаклаЗная йбталь MS 
ич.ц&рт, л И г - 8 1

, 1000 , 1000 , юоо . 1000 ,1000
Б

1чао«1
Kojfoaua Щ ч еоы. т ____

5
К УЛ 1-Н & 1800

BQ00 4150
ш м - г ,1 8100
Ш 1-9 -8 .4 8400
Ш 1-9 -гл 8100
KajH-9-э.п 3000

ш г - э ч в 1800

4000 8150
н ш -э -ы 8100
ш а -9 -г ,4 8400
ш е - э - г л 8100
Ш 8-9 -А0 3000

1.Разгчер и привязку п р о е м  tN, стр ои 
тельн ое  задание на Блочную 
канализацию ,

8. к о ли ч е ст в о  закладны х д е т а л а й  
опреЗеяяетоа  к он к р етн ы м  разтнаааии 
колоЗца,

з .тр е ьо В а н и Я  к стр ои тельной  ч а а ти  
Ш о Э ц е В  ич. черт,ЛЬ-В8-08

1 Ж ШШпнШт щ шнв!оHflN, ort uShuh

В Ш Е Лл и и м Б!ш : <0.91

ЛБ-9г-\Ц
Чолаййи, кабельный 
Аглабаи к ул1 и ш г .угловой  КУЛ1 и к ш .  тьШ№т 
с т р о и т е л ь н о е  a a a o H u e | w w w ^ ^ ^ №

копиооВал:БаокоВская шоомапг.АЬ
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im

bn
'uh

P
'

марка
ко/оЗиа к!шыт

н
K in i - 9 - f i ш

6000 ИЗО
ш м - г , 1 £100
к у п ^ -з - г л £ Ш
ш - 9 - £ , т £100
НУГЙ-9-3,0 3000

капг-9-н.в <300
HOOD £130

к у п е -9 -гн £100
к у п е -9 -г,ц гцоо
ку п ё -9 -е л £100
ну па -9-3,0 3000

1 Зозшьр u присягну проегча c n , empou- 
т м ь н о о  з а й а н и *  HQ 6JI04H U «  
HQHQJlUiQ̂ UH],

i, Ш и ч н с т б о  з а к л а д н ы х  С т а л е й  
о п р ^ Ш т с »  ткрнтными роз(ш ами  
полоЗка,j, т р т Б й н и *  к строитшьнои части ш о о ц М  см, чарт. ЛБ-Se -ог

ШшМ

ЛБ-зг-«
П о л о ж и . н а б У ь н ы и  
ц и н г о й  нуги  и к у п е , 
tmpoumMwM заданий.

кппиройал: Б а р * о5ск ай

ж ш и ф ш м .тт-1

тшМпш. Н ш г
срормстЛ



л-л
Д окладная З е т о л ь  Мб

,1000 1, юоо;, 1000 J, 1D0Q ;.1000
Б

н о р к а
к о л о д ц а

Р О Э ( Ч Ё ? Ы |  ГЧГЧ

П 1 Б

Н У 1 - В - 1 А 1 8 0 0

6 0 0 0 5 0 0 0

н у 1 - Б - г , 1 £ 1 0 0

н ы - ь - г . ч £ Ч О О

К У 1 - Б - & Л £ 1 0 0

Н И М - 3 , 0 3 0 0 0

к а г . - ь - 1, в 1 Б 0 0

4 0 0 0 з о о о

к н г - Б - е . в £ 1 0 0

к у г - Б - а , ц £ 4 0 0

к я г - Б - в л £ 1 0 0

к у г - Б - з , о 3 0 0 0

1.0оэнер и прибязиу пробна он. строй* 
тельное заданий на елочную 
канализацию.

I  К о ли ч е ств о  закладных З е т а ле й  
определяется  конкретны ми размерами 
колодца.

злрееоВания к строительной части 
колоЗцеВ см. черт.ЛЬ‘9г-ог

ЛБ-9г-НБ
К о л о З е ц  к а б е л ь н ы й  
у г л о в о й  h v m - б  и  к у г - ь .  

С т р о и т е л ь н о е  з а З а н и е .

№WPiEHi1F№1*

ж д у
копировал: БаркоВская срормат:Й



\

L r

J i l

. Д ш п н и ц а

NOPW
нолоаиа

Ралil40|зы.п!1Ч
Ч 1 6

КУ1-Ч,5Н,6 4800

6000 5000
КУ4-Ц.д-«.4 2400
нУ4Л5-г,4 2400
ку̂ * ц.з-гл 21 DO
НУ 4* 4,5-4,0 зоор.

КУ2-4,5-4.8 4800

4000 3000
кье- ч.з-гм 2400
куг-ш-г.ч 2400
ИУ2-4,5-2.1 2100
куг- ц.5-3:0 зооо

4. Размер и привязку проеме ом. строи* 
т ел ьн о е  з а З ан и е  на елочную  
канализацию.

2 . к о л и ч е с т в  закладны х д е т а л е й  
о п р е Э е л я е т о р  н ш р е т н ы 1ч и  размерами 
к о л о дц а .

j .  трееобан и р н строи тельн ой  ч а с т и  
н о л о в щ ь  ом. ч е р т . Лб-%г*ог

ЛБ-9е-п
НолоЭеч н с е е ш ы й  
итлоЬои n a i-W u K M -k i Строительное задан ие



шиооЬатБашкквв '' тмыит^М



ДаклаЗная Ватадь Мб й ч"ч»р т .л ь"вг-е '

1

Лестница

счп.<

й №
РОДМJMlNN
Н

КТ4-ВЧ.8 т
6000 К150;

НТИ'2,4 гюо
ки-9-г,ц гиоэ
нти-м 2100
КТ1-9 -3,0 дооо

ММ 48 т

MOO 2130
ММ-М ТШГ"
КТй*5 ■ £.U Ш0
ме-9-гл 4100
мн-з.о дооо

Размер и щЫц проема ш  строительное 
давания на елочнуя канализацию , 

г .  Количество занлоЭнык Зетолей  
опреЗеляется конкретными раьмерамц 
нолоЗца

дЛреьоЬания к строительной части  ■ ш о в ц е б  ыч. чорт.Л Б -эг-ог.

Л Б -ЗгН9
К о л о в е ц  к а б е л ь н ы й  
т р о й н и н о Ь ы й  ч и - S u  т г - Б  
С т р о и т е л ь н о е  з а З а н и й



1£L

марка H.NN
к т м г ч в И о Г
KT4-U-£.4 4100
K7M4'd,4 £400
К Т  M d ' M 4700
н т и г - з , о S 0 0 0

CM,
БЛОЧНОЮ

Ратр u npulmu проыча 
строительное, зааоние но i 
нашщакию. 

i. к о л и ч ест во  аанлаЗныи б етолей  
опребеляетод чонцретныгчи ро&тчероми 
ш о З и д

з .  т р е Б о Ь о н и Я  к с т р о и т е л ь н о й  ч а с т и  ш о& цМ  см. черт, дб-92* ог

ле-ае-го 
К о л о З е и , н а в е л ь н ы й  
т р а й н и н о Ь ы и  H 7 H 4 .  
С т р о и т т н о в  з а б а н и е

ПЖМ1иайц!

шиойЬол: Б ш сБ м о; аоонат'.Й



{Ш И Н *

IM

Лестниц^
wn,<

маркаШ бВиД Н.ГЧ1Ч
н к ы ,8 4800
НМ ■ i l l £400
к т - а .ц im
км  • &,i £100
КМ -3,0 3000

f  Оозиер и привязку проема ыч строи
т е л ь н а  задание на ш ч н у «  
канализация).

I, к о ли ч еств о  заклаакых деталей  
определяется конкретными размерами 
ш о д ц йз. Трееования к строительной части  
т о а ц е в  см. ч а р т .л и г - о г

_ _ _ _ _ _ Л6-эг-г<
К о л о д е ц  к аб е л ь н ы й  
к р е с т о в ы й  Ш .  
С тр о и т ел ьн о е  з а д а н и е

-иуяцтд |мяг 

1'?«



(чарка колодца . H.NN
НК М Д Ш
Ш * £ ,< т
m-tM £ЧСС
Ш - М 2100
н м - э л 3000

Р а з м е р  и привязки пройма сгч. стр ои 
т е л ь н о й  задание на Блочную 
к а н али зац и ю . . . .

I, ш ц ш г ш  закладны х д ет ал ей  определяется  конкретными размерами 
ш о о ц а ,

з, Требования к с т р о и т е л ь н о й  ч а сти  
нолосцеВ  т  ч е р п Ш -5 г -о г  .

Л И д-ге
Колодец ковельный 
кресто&ыи ш .  
Строительное задание

unftiiftftlfe Ъ* ftrtftunlnurt Q * Щ





Б-Б

л г 1

ж

А*
v

типкам еры розмеоы.мм
L

К10- и
1000

1500
К 1,0- 2,0 гооо
K i,o -a,5 £500
K 1.M .S

Ш
1500

К !,£■£,0 гооо
ш - е ,5 25Q0...
К 1,5- 1,5 '

(1500
1500

Н 1,5-£.0 £000
T U - U " £500
К 1,5- 3,0 3000

К 1,8 - г ,5 laoo £500
К 1,6- 1,0 3Q00
к

i Размер и привязку проема ом. с т р о и т ел ь н о е  
задан и е на елочную канал и зац и ю , 

е, тр еб о ван и я  к строительной ч а с т и  камер 
- г .  см, ч е р т .Л б *в а -о е  

'* 3 .*  Разм еры  камер м о г у т  ь ы т ь  задан ы
при кон кретном  проектировании, 

к У с т а н о в к а  закладны м  д ет а л е й  см. л и с т а .

« Ж И В
m m v i m m m z m

—

Е Ш Е Им

Л б -э г -г ч
К о м е р а  н а г е л ь н а я  К  

Строительное задание. Ш
торгст

р г



^стоноб ка докладны х Зоталби 
Н е ш и р о к  М М 5; М , 5-г(0

У и ш о В н а  докладных деталБй 
В натврох К i s -г,5 j к и - з ,о  

Шб-Ml H8-W)

Sэ
— 4— 1

,850 г 600 ■ 650
JSfiSu, «од ‘,«ОД .(Н5-5,О;Ш-д,0

ЛБ-эг-гк

ш и о о № :  Б о о н о В с ш  а о а м о т :Л З



Съемные плиты Л - Л

s L

Проем Ада Ш 5 о  ш н а  
счп.4

3000

6 -Б

л Г

« М ------- L -+

' Н ------- П +

Тип
камеры H,NN

Закладное деталь ме ш т.
K U 0 1000 —
кк и ieoo —
нк i s 1500 <6
КК Ii8 1800 45

i  Розгчер и привязку проема см. строительное 
'задание на елочник) канализации), 

г. Требования к строительной части камер 
см. ч ерги & -зг-о г

жтл*пшу\тшжш

л б -э г-гз
Камера кабельная кк. 

Строительное задание.

№ffiIPil!UtiV

TMlI,
*®|5

е



I <» I

ТорнЪ ино ш о в ц о  nod дорогами Горлодина иолойца но газонах

Обозначение PoiNSDbKNW
Н *0

Лб-эг-гь И Г  ISO
•01К Д Я И Ф Ц М Ф И

в ш е щ WWj 1ЙЖ
VlBmTqtqТШн 1

т ш ш т ш т т ш

JB -9 2 -d 6
Г о р л о Ь и н ы  ц с ш ь н ы х  

колобцеК.
Строительное задание.

даш ^ж лита-!

т м _
инТнуД щ м

шисоЬпл: ^асклЯсава тввыпт* й%



60
РоспреЗеление нагрузки

= 0,3 7С

С у10,5 тс

поз. Наим енование Кол. м асса еЗ.иг
( Полоса гост 103*16

6* 80, L *100 NN 1 0.3
1 круг п т 1во*вв

Ф fi. L s 5£D гчгч 1 .0,81

Данный чертеж .Выполнен на основании 
чертежа типовой серии 3.006.1-8.81 
ПромстройниипРоект г хорьков



IW

и с п о л н е н и и  А р о ш й и а  u m  пой mpyeonpcboSGtH 
ft Л-Л-

^  ? V ' ' < k " "  " "

w  w V W W W ^ y ,

Т ц ь м р Л А -

H
Исполнений i. ПронлсйнА блока ной тру8опройой01ч

Ь-Б

i  ОББтонироЬку Ьы п олн ять только 
для БЛОКА из гплостмассойых труб.

ТрцбопроБод

Щйк. кттт ШЩЯГ
ш щ 1 Ч&.7.
т т 3lliuH *

Г.!Ш1ЛМ№ШН1^41Ш

лв-эе-га
№4ММн1КП011П ересечение блока р  ■ i  ̂

с трубОпройоЗом. х т Ж Й ю  
[трриш вльной  дабание

иППпПП&НЙ1 СйАНндяиША МАНИ NPK I Й1



| %>П

Л -J

РаЗиус иагиьа шизгсилгноЬых труб
№ 3D м р у з ш »  йиатчйтроЬ.

татгшещгс щву
тщгсCfflHDlid
ьач.отаUBKUH

__
г а к в ш и т

J f i- S2-£9

. 1И



и ш т н и в  ПроклоВка в ш а  поВ т т м п р о М м

vy> /// ///У W////;#/

К »

A-J T

“ W m m w u . ПроилоЗка блш о  нов т м и в ^ щ , , ,  | т .м ,
Б' Е \. П р о п л а в к а  б л о к о в  н о в  т ш о п р о -  

В о д о й  н е  р Е х о м в н З у Е т ь я .
£> П б в т о н и р о В к и  В ы п о л н я т ь  т о л ь к о  

Зля б л о и о  и з  п л а о т м а ш В ы х  т р и б .  
у  Д о п у с х м т о А  р а с т о м и л  n e m q u  

k o b e j i e n  и т ш о ш В о о о ц  &5Q (НН 
при и ш В и и  Б О Б Л м е н и Я  тсй Ь О Ь й н и ип л а-Ъ -96. пчэ

л и г - э о
п е р ш е н и е  ьлока 

l топлопроВоЗои. 
Строительное задание

j__1.

WWjjиш Й нш



]36

вариант \

Ш  отчымадений_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ШV._ _ _ _ _ _ _
полотно дороги г

1
w : / - - - - - - - - - \

W "  1 //// //// //// '//// ///S //// т' Ж? #// |- - - - у/// //// ////

>

— Д = - - - - - - - - - - - - - - - - h

Фосстолние Л [do сущ ествую щ ей  бороги) опрййьляетьл 
строителям и  зависимости о т  глубины золочений  
ш о й ц а  и категории грунта, 

г. О ьбтонурсану Выполнять только  т  в ш а  из 
пластмассовых тр у  в. , , .

з. м е с т а  пересечения э т е з н о и  дороги Золэлно 
вы ть  но расстоянии не менее 40n  о т  стрелок, 
крестовин и тт поисоеаинения н рельсам  отсасывающих н а ш е й .
П ересечени е к о ве л е й  с п у т й м и  злек тр и ш и ц и ро В ан - 
кого рельсоВого т р а н с п о р т а  д о л о ш  п р о и зв о д и тьс я  
под углом  1 5 - 9 0 °  к оси п у т и .

Л6-9д-3<
Пересечение Блока с дорогами.

С т р о и т е л ь н о е  з а д а н и е

АШ?М HiHul fiUHui'll

l**lnимии



В а р и а н т  £

Вариант ь
ппдатно Лпроги Jfmn.O

■JOPP. 1 t—  ̂ л
щ-

/Л\ / //// //// //// лу/У '/ //// //// //// \ /ЯЯ YSS //]----1 /5̂  -777/

— ф--------------- 7-
tN.n.i

ШЕЕ
ЛБ-К-Л £

к о п и р о в а л :  Ь а р к о В с и а й  ф о р м а т



1 JO

л-л Б-Б
г  м о о _ _ _* ------ ?

1-r-rhH
tif. istt—

и и

% конкретны х проектох п п о гй ь ля ю т  т и п ы  
нонотринц ий . ттт коркирвЬни к о в ш и , 
м р т р к ш т и  йпйцисриксция но ч е р т е ж е ,

Шин
WF
w

—

—
b e s s B i в

ль-эг-зг
Прокладка кобел ей 
В прямом колодце. 

Припер.

ж -ш м и л ш т !

f̂wlWWWw m w ' ...
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