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I .  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

1 .1. Альбом разработан на основании;
-  ПУЭ -"Правила устройств электроустановок", 6 изд. 1985г.
-  СНЩ 3.05.06-85 "Электротехнические устройства";
-  рабочих чертежей коробов, разработанных ЦДКБ концерна 

"Электромонтаж".

2. СОДЕРЖАНИЕ

2.1 . Б альбоме приведены таблицы выбора проводов и кабе
лей, прокладываемых в коробах с открываемыми крышками, габа
ритные чертежи и примеры прокладки коробов по стенам, перек
рытиям и балкам, а также рабочие чертежи конструкций крепле
ния коробов на строительным контсрукциях.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3.1. Альбом предназначен для выполнения проектных и мон
тажных работ по креплению к строительным конструкциям однока
нальных проводов и прокладки в тле проводов и кабелей напря
жением до 1000 В.

3.2. Короба одноканальные по ТУ 36-2158-81 предназначены 
для прокладки открытых кабельных линий в нормальней среде.

3 .3 . Короба применяются:
а) для обхода различного рода технологических, сантехни

ческих трубопроводов, строительных элементов здания и других 
препятствий по всей трассе или на отдельных участках;

б) при необходимости защиты проводов и кабелей от механи
ческих повреждений;

в) для осуществления связей можду различными электрообо
рудованием;

г) для отдельных видов цохових, силовых и групповых осве
тительных сетей;

д) когда провода и кабели должны быть скрыты по условиям 
технической эстетики.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 . В номенклатуру коробов (см. черт. А8-92- 01 )
входят готовые для сборки элементы, обеспечивающие создание трас
сы с необходимыми поворотами в горизонтальной и вертикальной 
плоскости.

Короба изготовлены из стали с лакокрасочным покрытием для 
климатического исполнения УЗ.

Степень защиты IP3I по ГОСТ 14254-80.
Короба рассчитаны на прокладку в них проводов и кабелей, 

допуекавдих радиус изгиба до 150 мм.
При необходимости проклаки проводов и кабелей с радиусом 

изгиба более 150 мм следует руководствоваться рекомендациями, 
указанными на чертеже А8-92- ftf ( Вариант \

4.2 . Крепление коробов предусматривается через 3 м.
Интенсивность распределенной нагрузки при поперечном сече

нии короба 100 х 50 мм равна не менее 100 н/м, при поперечном 
сечении 150 х 100 мм -  не менее 250 н/м, при поперечном сечении 
200 х 100 мм -  не менее 300 н/м.

Расстояния между опорами (креплениями) может быть увели
чено при снижении интенсивности распределенной нагрузки.

4 .3 . Провода и кабели, прокладываемые в коробах могут 
быть защищенные и незащищенные в оболочках из сгораемых и нес
гораемых материалов.

4 .4 . В коробах допускается совместная прокладка проводов 
и кабелей;

а) всех цепей одного агрегата;
б) силовых и контрольных цепей нескольких машин,панелей, 

щитов, пультов и т .п .,  связанных технологическим процессом;
в) цепей, питающих сложный светильник;
г) цепей нескольких групп одного вида освещения (рабочего 

или аварийного).
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4 .5 . Б одном коробе запрещается совместная прокладка:
а) взаиморе зервиру емых цепей;
б) цепей рабочего я аварийного освещения;
в) цепей напряжением до 42 В с цепями напряжением вше 42 В.

Прокладка этих цепей должна осуществляться в разных 
коробах по разннм трассам.

4 .6 . Провода и кабели в коробах допускается проклады
вать однослойно и многослойно с упорядоченным и произволь
ным (россыпью) взаимным расположением.

4 .7 . Сумма сечений и проводов и кабелей, рассчитанная 
по их наружным диаметрам (включая изоляцию и наружные обо
лочки) не должна превышать 40$ внутреннего объема короба.

Данные о максимальном количестве проводов и кабелей, 
прокладываемых в одном коробе приведены в таблице I  на 
черт.

4 .8 . Допустимые длительные токи на проводе и кабели, 
проложенные в коробах пучками (группами) или многослойно, 
должны приниматься с учетом снижающих коэффициентов, при
веденных в таблице 2 на черт. ш м н

Эти коэффициенты учитывают количество и взаимное рас
положение пучков (слоев) а также наличие ненагруженных про
водников.

4 .9 . Внутри коробов допускается выполнение ответвлений 
проводов при помощи специалльных зажимов с изолирующими обо
лочками, обеспечивающими непрерывность изоляции.

4.10. Проводоа и кабели, прокладываемые в коробаз, долж
ны иметь маркировку в начале и концах коробов, а также в мес
тах подключения их к электрооборудованию, а кабель, кроме 
того, также на поворотах трассы и ответвлениях.

4 .11. Крепления проводов и кабелей в коробах должны быть 
выполнены зажимами с прокладками из элластичных изоляционных 
материалов. На вертикальных участках крепление проводов и 
кабелей производится с шагом I  м.

4.12. Короба должны прокладываться по несгораемым и 
трудносгораемым основаниям.

При прокладке коробов по несгораемым и трудносгораемым 
основаниям и конструкциям расстояния в свету от короба до по
верхности конструкции, деталей из сгораемых материалов долж
но составлять не менее 100 мм.

При невозможности обеспечения указанного расстояния короб следует отде
лять от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, 
цементный раствор, бетон и т .п .) толщиной не менее 10 мм.

4.13. Проходы коробов через стены, перегородки и перекрытия в производст
венных помещениях и кабельных сооружениях должны осуществляться через отфак
турованные отверстия в железобетонных контсрукциях или открытые проекмы.

Зазоры в коробах, отверстия и проемы после прокладки кабелей и проводов 
должны быть заделаны несгораемым материалом, например, цементом и песком -  
I  : 3, глиной с цементом и песком -  1,5 : I  : I I ,  перлитом вспученным со строи 
тельным гипсом -  I  : 2 и т .п .,  по всей толщине стены или перекрытия, толщиной 
не менее 200 мм.

Если толщина стены (перегородки) или перенрытия составляет менее 200 мм, 
толщину следует нарастить до необходимого размера материалом из цементного 
раствора.

Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены 
не являются противопожарными преградами.

При прокладке коробов должны учитываться места температурных швов здания, 
где возможны смещения. Пример пересечения температурного шва показав на чер-

~ теже л а - в а - м
4.15, Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги, 

масел и т.п .
4.16. Элементы коробов соединяются между собой стандартовыми резьбовыми 

крепежными болтами. При этом обеспечивается надежная цепь заземления. Линия 
коробов с обоих концов должна быть присоединена к сети заземления.

Настоящий альбом аннулирует ранее выпущенную серию 4.407-223 "Прокладка 
проводов и кабелей в коробах"(по номенклатуре ГЕМ) и серию 4.407-222 "Прок
ладка проводов и кабелей в коробах" ( по номенклатуре Укр. ГЭМ).
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Размеры
корова,NN
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прокладкикавелеи
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Способ
прокладки
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Отдельные ш к т р о -  поиемники с коэф ф ициентом  использования
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Многослойно и пучкам и
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3 - 9 1 - 9 0,15 —

10 - и 10-Н 0,1 __
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Наименование Назначение Тип
Размеры, 

мм Масса,
кг

У 1105 УЗ *П
О

ос
л

о
о 9,8

У 1106 УЗ 100x50
Е=3000 14,1

Короб Для прямых
У 1079 УЗ 150x100

1=2000
15,1

прямой участков трассы ^ У 1080 УЗ 150x100
1=3000 22,5

У 1098 УЗ 200x100
1=2000 18,0

У 1090 УЗ 200x100 
t =3000 26,1

Короб угловой 
вверх

Для изменения
WflTTJWRffftTTWff Трясли

У 1107 УЗ 100x50 2,0

У 1081 УЗ 150x100 3,8
вверх У 1091 УЗ 200x100 4,2

Для изменения 
направления трассыВНИЗ

У 1108 УЗ 100x50 2,1
XVvĴ AJvs

угловой вниз У 1082 УЗ 150x100 3,8

У 1092 УЗ 200x100 4,2

Короб угловой Для изменения надрав- г  n o s  УЗ, 100x50! 2*3
ления трассы в горизон

тальной плоскости У 1083 УЗ 150x100' 4 ,0
горизонтальный

7  1093 УЗ 200x100; 5*а

Короб Для разветвления 
трассы на два 

направления
У- ШО УЗ 100x50 4,0

- - тройниковый - Г Ш Й 150x100 . 6 » 4 -
У 1094; УЗ 200x100 Ъ *

Короб
крестообразный

Для разветвления 7  Й В  УЗ 100x50' 4 ,2
трассы на три 

направления У Г085 УЗ 150x100 7,2

У 1095 УЗ" 200x100' 8 Л

Короб
переходной

Для соединения на 
прямых участках трассы 
коробов сечением 
150x100 и 200x100 мм

У 1088 УЗ
150x100

и
200x100

3,5

Короб
переходной
тройниковый

Для соединения на пово
ротах трассы коробов 

сечением 150x100 и 
200x100 мм

У 1089 УЗ
150x100

и
200x100 7,2

U |
Наименование Назначение Тип

Размеры,
мм

Масса,
кг

Короб
присоединительный

Для ввода коробов в 
протяжные ящики, электро

технические устройства 
и т.п.

У III2  УЗ 100x50 0,7

У 1086 УЗ 150x100 1.2

У 1096 УЗ 200x100 1,4

Заглушка
торцовая

Для закрывания 
торца короба

У III3  УЗ 100x50 0,25

У 1087 УЗ 150x100 0,45

У 1097 УЗ 200x100 0,54

Зажим

Для фиксации проводов 
и кабелей внутри коро- 

ба при вертикальной 
прокладке с шагом 

I  м

У Ш45П55 100x50 0,13

У 1115312,5 150x100 0,21

Г 11163125 200x100 0,24

Скоба
Для крепления коробов 

к конструкциям (полкам, 
кронштейнам 

и т .п .)

У 1078УЗ
иля коро

ба
100x50 0,04

У 1059УЗ
для коро4 

бов
150*100
200x100

0,05

Габаритные чертежи коробов см. 
чертёж Лй-Sd-Oi
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Тип
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Т Т Ш 1 У го а Й,3

Т а в л и ц а  k

т и п
Разтч^оы ( N N м а с с а ,

кгн В и t
9 H Q 9  УЗ 50 {00 395 г г о 3 ,3
у W в г  у з 100 {50 ЗЦ5 3 1 0 «1,0

-У <093 УЗ 3QQ 395 3 30 5,0

л н г - о з
■ш

г



Короб mpouHiiKO&biu (таб л .5 )
________ L________ Таблица S

Тип
Размеры ,nn Масса,

кгН В L i
УЖО УЗ 50 100 № ЗОВ 3.70
И Ш  93 100 150 1<62 358 6.39
У109Ц УЗ £00 512 У08 8,22

Тавлица б
Тип

разм еры , NN Масса.
кгН В L 1 El

УЖ 2 УЗ И 97 150 65 125 ОЖ
у то  уз 91 Й7 200 Ш П 5 0.19
У 1096 93 197 250 225 0,22

Коров п р и с о ед и н и т е л ь н ы й  (т а в л .б )
п---1---г
"1—4—

готВ.Ф9
>- =гг--\

_ _ _ Еi_ _ ,
L

ла-92-оз ' лист
3
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О б о з н а ч е н и е Т и п  ко роба 1,т Рис. мас са ,
КГ

Л 8 - 9 М № В Ш 5  в з I г , з Б
-01 т п 9  3 J 500 г 3,Б>1
■02. ш а  в з и *
•0 3 В H 0 S  в з

800
1 з л е

-оц а н 1 9  у з г 5 , г г
■05 а И  9 8  9 3 ь . г з

hz.i

i  Прямой коров о в р е зо т ь  За р азм ер а  L 
и & с т е н а *  п р осв ер л и ть  о т И р с т и я .  
г, О стры е кромки и за у с е н ц ы  п р и т у п и т ь , 
з ,*  Размеры Зля справок.

ЧОАООБ л л л а ш о в 1&Г
. ш Ь Лллаш оЕ 1№.нвчпв, ийнин Ш г

H-.K5H.TP. и ьанова

J \ B - 9 £ - 0 k

к ор оь
поЭ гоночны й
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Подгоночная секций

З а д е л к а  проема и н о н а л а _  
к о р о в а  лйгкопроьиЬаетчы тч 

с о с т а в а м

Овозначение г\рой$ыВве1чогокорнер н v Б
да-9а-05 у nos Уз 

у пав уз iSQ гоо
-01 г т . гоо №
•ог ш е  в еоо 300

I Поеле ^таноБни подгоночной секции и протяжки 
каБ&лей следует Выполнить заделку проогча В соответствии 

с условиями, н̂аз>аннъ\гчи в пояснительной записке, 
г. Длина подгоночной секции уточняется Б 

конкретном проекте.

Пре
ш

т
тж

Н.ИВНТР.

ШШОШ Л 8 -9 д -0 5
Проход корова через 

стену или 
перекрытие .ИПИШ
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Л-Л

^аш ш Э ная Збтоль по о тЭ ш н о н ц  
строительном у зайанинз.

Й Й И Ш 1Й1—

J
ГI I

И-МИД. _

— ла-эг-оа
п р о к л а д к а  корова  

по с т е н е .  В а р и а н т а  
П р и т ер .

мфдяирмциятм*
кипи--------Ц1ШР1!ЛРВШТЯЖПР1 кишского
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l i l

(К р еп л ен и е  с п о м о т а ю  шпилек) (К репление с погчоицью акш ей )

\7 У/ ■' ■■/////л

ИХ
-— 1

Раз о о blHJiiia подо!
т \аш

н.нонт иванрва

л а-эг-09
Проклабка коровое nofl перекры тием. Вариант I  пример,

P iF H n l P iP U i i E MI_1циП'ЦТЯЖППМЭЛШРОПРОШ 
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Н о р О Б  П р Я Г Ч Р Ц
'  У Ш И  93

X I
= Д » Г \ к р н с . т р и н и 1и я Э л я  к р а п л е н и я  

H O p O B Q  Л Й ' 9 £ * Й * 0 4

л с . б . валка

■аа,|дддокозоу
т щ

. В
ш атав

ш ш

Ш и н

ивоновд ш

л а - э г - н

Прокладка норова 
по ж е л е з о б е т о н н о й  в о л н а . п ригчар .

Д№1>1РЫй1Ы!ИпЫ.

тяжпймМмропроант
имЕНц ъ У ^ асиого
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J i3000 l_ _ _ _ _ _ _ 3000_ _ _ _ _ _ _ _ 1 3000

t ;t

= С Г  - =  F

Коров пряной 
У 1180 УЗ

ЧКонстрикция для крш&ния 
корова ла-5г-гг-

Н&талличвокая валка fflSymabpl

заараа.
ПРОвВР.
ЧДЧ. DTuIU Ь ни н 7

ш м ш ш т ш в л

ла-эгчг
_ _ _ _ _  корова

( ч б т а л л и ч б ш и  ‘ т п а В р о В о и  валка. 
ПРЦ1460.

Н П Е Ш  И Н П1FT O G iFl

г. _ г г р о п р о ш  [дэдрого



ин
в.л

) п
ро

 л j 
npf

ln.u
 йо

та
 ib

sc
ini

ihb
^



го

J4MV5)

Обозначение разм ер ь!, n n
н В В

Jia-9£-IS 50 100 1£5
-01 100 15Q 115
•оа £00 ££5

Поз. Н аим ен ован ие нол.наиоп.
П римечание- 01 Ос

1 Коров припое Зинишьны]
■ m a -a ta a -a t

У111£ УЗ 1
!a 1086 93 1
В 109Б УЗ 1

£ Б ш М В « £ 0 Ш П 9 8 -1 0 £ £ £
3 Гайнама Г0СЛ59«-Ю £ £ £
к ш айьай г о п  п з и  *18 £ £ £

шщНачата
Л^акозор^?

Н'ШПР.

■рлаиозов'
Ш .

ийановд

Ш

Ж

л а - э г -  is
Присоединение корова к Гг\ратяэ+сно(ча яш,ику 
или ц з т т о о т е х н и -  
ч ь ш и у  у с т р о й с т в у

стаЗия1лист jjiucma a
ВТШТГСГ тяжпродэлшропрош UM£Ĥ¥,5̂K!̂ b̂HOfO
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О б о з н а ч& н и о
тип

ланрепляетчото’ норова L . N N
масса,

КГ
л а - з г-16 У 1105 У З  

У 1106 У З 13У 1,10

-01 \\т № 4 1,18
• о г 1  f l k . г з к 1,95

КОЛ Н аим енование. к о ш  испи П рим ечание- 01 ог
1 С т о и м  Т 9 5 6 -Ш -8 8

К 1151 и. УТ 1,5 1 1 1
i Полно Т З З Н Н Э 6 -8 5

К «61  и. 31 U 1 1
к п б г ч з ш 1

3 0к ова1У 36Ч 1|96-а5
К Н51 УЗ

li Слово T 3 i6 -a i8 6 -a i
У 1018 УЗ г.
3 1059 93 i г

а. кант р. Ш

Л 8 - 9 г * 1 6
Конструкция Ш  горизонтального крапления коро&а на С .Г П Е Н &

И Е И И  И Ш Ш Ё Ш и Г Ш
щ^1Ти-- ----чяжпР1мтнтрапР04нт

копировал: БаркоЪеная оро01ч а т ;Л З
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Обозначение
тип Размеры, NN Nottfl,КГш а м Н Е Е< и

jB -эа-п Ш Б >100 £00 S3 !3к 0,93
-01 \ т ьоо 300 <35 № 1,00
•ог 1 i°Q99Q УЗ гэч и о

Яоз Наименование кол.наисп. Примечаний0< 02
< Етойка ТУЗИЧ96-85

КПЗ) кУ1 и 1
ш г и у ш 1 1

г Полка ТУ36-1У96-85
М(6( цУТ 1,5 г г
КП6£иУ11,5 г

3 Скова туэб-1^эь-а5
KHS7 УЗ г г г

i< СШ1ТУ36-г158-81
У1018 УЗ к
У1059 УЗ к к

т т ,П и Ж ■Ш ОКОД ОВЬ л а к ш ! ла-эг-инсч.а та. иШ н
Конструкция Аля 
горизонтального 
к о ш е н и я  бВух ко- о ш в  на с т е н е .

м а о и д [л и с т  [ л и с т а а

й  н  и  П  иттрзм й ш роп росктим|нцф.||^|о|скогош т ш т а т мЬч.
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ГС

L J J  0— U

L

О бозн ачени е
— тип- - - - -
“ Ж Р "

| Р азм ер ы , м м  | Масса,
игН | 1

л а - э м а В UD3 в з  у т  § з 90 п о 134 £0 0,50
-0111§ l ! & _ т о  • £50 шц 35 W
-0£ ш £90 г з ц 30 0.Ц8

Поз. Н а и м е н о в а н и е н м .н аисп . п р и м е ч а н и е- 010с
1 Просриль з е т а б ы й

т у з б - й з й - б г . к г м у г
L i  ПО 1

. Ь:£50 1
U  £90 1

£ С нова 7У З Н 158- а1
УЮ1Й УЗ £
У 1 0 5 9  H i £ г

Л 8 - 9 М Й

с т и ш -ж и и г а я

К он стр ук ц и я  Аля В ер т и к а л ь н о гок р еп д ен и ^  щт, Т Й Ж П Р ® Щ Т Р0ПР0ЁЙ7uwlĤ 9.|.ĝ |0|CK0f0

к о п и р о в а л :  Б а р и о В е ш  с р о р м а г п ’. Д З
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.50 Ь

9
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W
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1*ь

О бозн ач ен и е закрепляемо го гкорова
р азм еоы , мм Nacca,КГ1 г< * t d ь

j s -а г -го Ж г  1<о 13 н 103 г, 1з

■01 Ш т 300 101 ш
•ог l l h i ш зво г з м из г, 66

Поз Н аи м ен ов ан и е Ш .н аи сп . О бозн ач ен и ед о к у м е н т а- 01 ог
1 Шпилька л в - з г - г т  - о з
г Сноьа 1 9 з в - а з а - а <

У 1018 УЗ г
У 1059 УЗ £ г

3 ш в е л л е р  т у зь ч ц з н -а г
к г м ф з ч о 1

и т 1
с = ш 1

h У г о л о к  Т У З б - ^ - а г
кгцгнг1=ЗЦ0 1

Ы 0 0 1
и  460 1

5 Г о и М М 1 0 П Ш 9 1 М 0 в а а
б ш ай ба  ю г о п  п з и - 1 8 а а а

>pdS. |JjiJicfK0A0H~
зйео. ЗШакодонТ 

|Н 0 Ч Ж  UftKUH

н,ш тр1иванойа \геЛ̂

л а - э г - г о
конструкц ия для 
крепления короба 
под перекры тием

копировал: Б орковская форгчат-.ЛЗ



ш

,50, «so
,

и J = 1

Обозначение
Тип

• “ П Ш "
размеры ,м м Масса,
Н 1 zl кг

Л 8-9г-г1 \ Ж 4 8 558 134 5,81
■01 1и 1г № 138 184 U 1
-ое Т Ш 1Г аз4 №

Поз. Наименование кол наисп. Примечание01 оа
1 Стойка 1956-1996-85

К1150 и 91 U г
К, 1151 и 911,5 г г

г Полка 1956-1996-85
H II6U 91 и a г
м и г  и. 91 1,5 г

3 Скова 1956-1996-85
К 1151 УЗ к 4 Й

к СкОбО 19 56-8158-81
У 1018 93 к
9 1053 95 || к

S Уголок В3*63*б
ГОП 8509-86,8050 1 1 1

ь Полоса ьо*б
ГОП 105-16, t . ПО 1 1 1

1£ОДШ'№(ЗВД-11!ШЯШШШШШТШШшшшшшшт —

H.HSHTP. иваноаа

Jia-9£-ai
К о н с т р у к ц и я  бля 
крапления а аах  "Гй""епо поа

йвЗЩЖНIЛ исто &
тшрМ шропрош



в L
О в о з н а ч е н и б

ш ч ш г

Р а з г ч е Р Ы .Т Ч1Ч ш и р и н а  
в о я к и , в1 -и

л в - з г - г г
а н о *  у з

У 1106 У З 131) г з о
200 ..£30

•01
У  Ш 9 У Зв н а о  уз 134

310
ш 1Ш £34

• о г i i 1 J L
134 £30

300.. 330
•03 SlffiB ш >1 370

Ш Б г э ц

ПОЗ. Наименование иол на исполн. Обозначение
аоиу(чента01 о г 03

I Шпилька £ £ j a - s a - г т  - т
£ г ■03

d шайба к к к к •58-92-88
3 [шпики т а з 6 Ч К 9 6 - 8 5

К ИЗО и, У71,5 £ £ £ г
4 Полка ТУ 36-11,56-85

K H B I U . 9 T  и 1 1
К ИБйцУТ f.S 1 1

5 Скова т у з б - г ш - f l i
У  1 0 7 3  У З
у  1 03 9 У З

В Гайка ж о г о с т з 9 ) 5 - Ю 3 б б 3

МШб
Рс1эгчгры 8ля справок

йШт5ЛляпкозовИ

Н. КОНТР,

ш н _

щ .

л а -9г - г г
Конструкция Ы  крвплгния корова 

на балке
LMatsHil EEdul Pii»Hntil;1
тяжпр| мзиштропроект«НЕНиЩ̂ВСКОГО

к о п и р о в ал : Б а р к о В ск а я Форшатлз



ш
ОБозначениБ

тип
« Ш Г 1

розгчвры, 1ЧГЧ ширинаьалгни
B.MN1 sti

ла-эг-га т\\\ 13Ц £80

£00... 880
-01 и м 18Й

310
ш и 83 h

-ог ш aao
300...350

■03
У\\ 
УН№ 18L|

310
и т е гэч

ПОЗ Н а и ш Б н о В а н и а
кол. на исполн. О Б о значо ниБ

З о к у м в н т а- 010803
1 ш п и л ь к а 8 8 J)8-98-81 -01

8 8 -03
8 Ш айба k ъ if k98-96-68
3 С т о й н т а з н и б - М

К ИЗО а У Т и 8 8 8 8
к Полно Т У36- (1<96-85

К Н Б8 и,УТ 1,5 8 8
К (166 и,УТ 1,5 8 8

3 СкОБО Т У З Б -8158-81
У <016 У З Ц If
У (059 УЗ й if

Б Г а й н а М10П Ш 9(5-10 8 8 8 8
МЧБ ры для справок

PQlDOb, л лш озов ТЯГЩНач ота USKUH

н.кантр иванова ^ 4

л в - 9 8 - г з
конструкция Зля крапления оВух 
коровов на ьолке,

маЗия| ju tm  jjuem os 
Тт̂ МЭЛШРОПРОЕКТ
ц"*та<Ш 8и0Г0



iHHfi'hjbMi ршЬоггиО&и Г1/рйикЫ

Put. -I

Put. d

159

О б о зн а ч е н и е
типзакрепляемro корова L zl Put.

Ш £ - г к У HOS У6 У И 05 y j _ 3 9 5 13k
i•01 VV I m k55 ia k

• o a ITm 515 21У
-0 3 УУ 105 УЗ 0 Ш 650 13k

г-Oil Siin18 n o ШУ
-05 11• ] 1 6 9 0 г з к

ПОЗ. НаитчЕноЬание Кол. на исполн. О б о з н а ч е н и еЗ о к у 1ч е н т а01 о г 03 Ок 05
f К р он ш т ей н 1 г Л 8 - 9 6 - 6 5

1 г -01
1 г -о г

г Осно&ание зак р еп а
К Id! УЗ ТУЗБ-1к5к-8к 1 1 1 1 1 13 С Ш О  Т У 1 6 -г 1 5 8 -в 1у юта у з г к

У 10SS У1 г & к к

.  -  -  —  «  — -  Г* —ш .  a . . ,  л  М А Я Х 1М М  л ч
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зо_

гоп5гбц-во-и-ь.Ц:
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J
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l

Обозначение l ,M N
м а с с а ,

ИГ
л а -э а -гз £00 i . n

■01 £B0 1,93
-о г зго г.ов

ПОЗ Н а и м ен о в а н и е кол.наисп. О бозначение
д о к у м е н т а- 01 ог

1 Планка f л а -э г-го
1 ■01

£ Уголок 5 0 x 5 ,1*300 i ■ог
£ Уголок 50*5 , £= 300

ГОСТ 85 0 9 -8 6 , (.13 иг 1 1 \
• Р а з м м ы  Ы справок.

Ш ОБ! рМКШАщтнач ото ЩвнмоЕШ ин WF—

&ШШРЮТ1Ш шзш

лв-эг-г5
Кронштейн ---- гнитта

1ЯЖПРВМШНТР5ПИШ

т А Ш ьш}-
•̂ .лтшгттт . ft I

30

О бозначений L .mm м асса,
КГ

лв-эг-еб £50 0.БЦ
-01 3 (0 0.80
■ог 310 *оСПа

P Q iN ip  Ш  спра&ок.

<Жг Л й - э г - г б
№УКБЙИСВНВ1

П ланка CN.
гтшьл

м а ‘ цш д*
H.KDH-ipiugflHoaa 1ШЯиШШ6првш

WHiHftaliTOl6tHarl]
l if in n n n K n n * dftru/nlpunfl m n n ru n n v  DL J
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M o t t o ,

к г

л в - 9 г - г 1 3 0 0 0 ,4 8
• 0 4 3 6 0 о . г з

- о г ш 0 ,8 6
- 0 3 W 0 о , г а

ш щ
ж щЙоч.ртВ

Дшнцо!, 
Ц р у м  
■ ЬШ

1Ё № Н Ш Ч - Ы ! М -1» № 2Я

ла-аг-гт
З Е Е П М К Н З И К Е Н З й П Й

U Jn u j \b H Q р U4.
т а м , 14

ШШШЮШШЯЖ
| , п. . г  а ^ р ш п г д э о - а а  

! а  ь а ш ш ш -ч з
тяжп?1«злЛ«ш1Ш
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П о з Н а и м е н о в а н и е Кол П р и м еч ан и е
\ К р у г  10 Г О П 5 5 0 0 - 8 8

ы о о i
1 К р у г  ( О  Г О П  4 5 9 0 - В В

Ы Н  0 1
3 Г а й к а  М Г О  Г 0 П 5 9 Г 5 - Ю 1
k ш а й ь а  го  г о п  « Л  н е 1

mmn&rt Я. Снпия^кипй m nn ru rtP fl- Q Li

К й |

*  Р о л ч б р ы  З л я  с п р а Ь о и

т\

'ш ят ы ш ж ш л
ш к т ш я я т в

шШШШЕШШДЛ

Л 8 - 9 г - 3 0

Ш т и ф т
и т т и

р ш п г  г н

1.ВНйИИ!ИиИ*
З а к л е п к а  в > £ Ц Г 0 С . Т 4 0 £ 3 9 - Д 0 тпвГшшипида

u n n n n n R n n *  R n n u n R p i i n Q m n n n m m : ^
У
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